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PRÓLOGO 

El presente informe se desarrolla en cuatro capítulos que se describen a 

continuación: 

En el capítulo I se realiza una introducción del trabajo, indicando los 

antecedentes, el objetivo, la justificación, los alcances, las limitaciones y la 

problemática. 

En el capítulo II se describe el fundamento técnico del aire acondicionado. 

En el capítulo 111 se desarrolla los cálculos y el diseño del sistema, 

sustentándose en el capítulo anterior. 

En el capítulo IV se analiza los costos para la implementación del sistema. 

Posteriormente se muestran las: 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Bibliografía 

Planos 

Anexos 



1.1 ANTECEDENTES 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Hace casi 50 años, existía en nuestro país solo 1 O universidades; 9 de ellas 

eran públicas. Hoy, el Perú cuenta con 92 universidades, donde 36 son del estado. 

Esta cifra denota el incremento que ha tenido el sector privado en la educación, y el 

crecimiento que el sistema universitario ha presentado en las últimas décadas, de la 

mano de una, cada vez más creciente, necesidad de conocimiento y preparación 

académica para afrontar un mundo globalizado altamente competitivo. 

La Universidad San Martín de Porres remonta sus orígenes al instituto Pro

Deo, una casa de estudio de filosofía y teología que fundara el padre dominico, 

doctor Vicente Sánchez Valer. Tras la canonización del beato Fray Martín de Porres 

(de la Orden Dominica), se fundó la Universidad en 1,962 bajo la advocación del 

nuevo santo. 

Actualmente la universidad cuenta con 1 O facultades que ofrecen 21 

carreras profesionales presenciales y 3 virtuales. 

1.2 OBJETIVO 

El objetivo del presente trabajo es diseñar un sistema de climatización para 

las aulas de la Nueva Facultad de Odontología de la Universidad San Martín de 

Porres, logrando mantener un estado de confort térmico agradable de temperatura, 

humedad y calidad del aire de tal manera que los estudiantes puedan optimizar su 



3 

aprendizaje; para ello se determinará la carga térmica en el edificio y se procederá 

a seleccionar el equipo apropiado para cumplir con dicha necesidad. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Distintas investigaciones realizadas en torno al impacto de las condiciones 

ambientales desfavorables influyen en el rendimiento de los estudiantes y en la 

labor de los docentes. 

Las consecuencias de un estado de confort térmico favorable se traducen en 

un mejor desempeño académico por parte de los alumnos y por ende en las labores 

de los docentes. 

El mejor aprovechamiento académico de los estudiantes y profesores o el 

menor ausentismo del personal administrativo por motivos de salud son factores 

que, además de incidir sobre la calidad de vida de las personas, representa también 

un beneficio hacia las instituciones educativas, aumentando su eficiencia educativa 

y aprovechando mejor los recursos económicos. 

Este trabajo pretende servir como guía, mostrando una metodología de 

cálculo, criterios y recomendaciones según normas establecidas en nuestro medio 

para el diseño de sistemas de climatización de universidades. 

1.4 ALCANCES 

Los alcances que se proponen son: 

• Se indicarán los fundamentos técnicos del aire acondicionado.

• Se determinarán las normas y parámetros que se utilizarán en el diseño.

• Se mostrará una metodología de análisis térmico.

• Se realizará el cálculo térmico mediante un software.

• Se seleccionarán los equipos.



• Se especificarán los equipos.

• Se analizarán los costos.

1.5 LIMITACIONES 

4 

El presente trabajo solo comprende el cálculo y diseño del sistema de aire 

acondicionado para las aulas y oficinas de la Nueva Facultad de Odontología de la 

Universidad San Martín de Parres. 

El diseño estará sujeto a las limitaciones de espacio y de la arquitectura 

misma del edificio, se mantendrá en cuenta el aspecto técnico como el estético para 

su mejor desarrollo. 

1.6 PROBLEMÁTICA 

Ante la creciente demanda de los jóvenes por estudios universitarios, nace 

la necesidad de la creación de nuevas universidades y/o facultades. Es el caso de 

la Nueva Facultad de La Universidad de San Martin de Porres a ubicarse en el 

distrito de La Malina. 

Las universidades no solamente deben contar con una buena 

infraestructura, si no también, deben ofrecer un estado de bienestar físico y 

psicológico a las personas con condiciones de temperatura, humedad y movimiento 

de aire favorables para las actividades que realizan. 

Las universidades deben proporcionar a sus ocupantes este ambiente 

confortable y saludable para trabajar. Si los factores ambientales de las aulas están 

dentro de los límites de confort, el rendimiento de los estudiantes mejorará y el 

trabajo de los docentes será de mayor calidad. Para alcanzar estos límites de 

confort, los sistemas de climatización y ventilación de las universidades deben 

contar con un buen diseño para crear las condiciones térmicas aceptables de 
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temperatura y humedad, y una calidad de aire interior también aceptable y, 

posteriormente, tener garantizado un mantenimiento y limpieza adecuados que 

eviten las humedades, las goteras, etc. 

Aunque en los centros universitarios existen ambientes térmicos diferentes: 

actividades sedentarias en el aula y actividades dinámicas en el patio o gimnasio, 

en las aulas debería haber un sistema eficaz de temperatura que permitiera 

mantener el ambiente entre 20-26ºC, ya que entre estos parámetros la mayoría de 

los seres humanos experimentan una sensación de neutralidad térmica, con la ropa 

adecuada y sin corrientes de aire. En actividades ligeras o sedentarias en el aula, 

los alumnos son más susceptibles al enfriamiento local cuando la temperatura 

ambiente desciende por debajo de 20-22° C; es entonces cuando aparecen las 

distracciones y la sensación de malestar, ya que el equilibrio térmico del organismo 

no puede mantenerse. Cuanto mayor sea la duración de la exposición al trio, menor 

será la productividad y el aprovechamiento estudiantil. 

En ambientes calurosos, el trabajo que realiza el estudiante en las aulas 

representa una carga mayor para su organismo, lo que provoca un mayor aumento 

de la temperatura interna del organismo y la aparición más rápida de la fatiga. 

Como una solución a esta necesidad, se plantea implementar un sistema de 

aire acondicionado capaz de brindar un estado de confort aceptable de 

temperatura, humedad y calidad de aire, de tal manera que los estudiantes puedan 

tener un óptimo grado de aprendizaje y los docentes hacer sus labores de forma 

eficiente. 

El sistema será eficiente, confiable con un bajo costo de operación y 

mantenimiento. 



CAPÍTULO 11 

FUNDAMENTO TÉCNICO 

2.1 AIRE ACONDICIONADO 

2.1.1 Fundamentos básicos 

Un sistema de aire acondicionado debe proporcionar en un ambiente, 

condiciones adecuadas de temperatura, humedad, movimiento del aire, 

calidad del aire, ventilación y nivel acústico. Todo esto lleva a la consecución 

por parte de los ocupantes de dicho ambiente a una sensación de confort. 

Cualquier sistema de aire acondicionado consta básicamente de los 

siguientes componentes (existiendo diferentes tipos de cada componente y 

combinaciones muy variadas de dos o más de ellos): 

• Equipo de refrigeración: compresor, condensador, válvula de

expansión y evaporador; elementos pertenecientes al ciclo estándar

de refrigeración por "compresión de vapor", usado ampliamente con

el fin de producir el enfriamiento necesario para el acondicionamiento

del aire.

• Equipo de disipación de calor a la atmósfera.

• Equipo de manejo de aire.

• Equipo de suministro y distribución del aire (duetos, difusores,

rejillas, etc.).
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Compresor 

Trabajo 

Fig. 2.1: Ciclo simple por comprensión del vapor 

' 

2.1.2 Clasificación de los sistemas de aire acondicionado 
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Los sistemas de aire acondicionado más comunes serán clasificados 

en dos grandes grupos: sistema de expansión directa y sistemas centrales 

(Agua helada). 

2.1.2.1 Sistemas de expansión directa 

Se caracterizan por reunir todos los componentes en una sola 

carcasa (equipos de refrigeración, tomas de aire exterior y de aire de 

retorno, filtro, ventilador y rejilla para el suministro de aire) el cual 

únicamente es necesario proveer de conexión eléctrica y acceso al exterior. 

• Unidades de ventana

Son equipos modulares, generalmente de capacidades pequeñas,

dentro de un mismo módulo se encuentran el compresor, el

evaporador, condensador y la válvula de expansión. Se utilizan para

enfriar áreas pequeñas, poseen una parte inferior en el interior del

ambiente y otra en el exterior: no tienen duetos de suministro de aire,

se utilizan para enfriar áreas pequeñas. La capacidad de estos

equipos oscila entre 9000 y 42000 BTU/h. Las unidades de mayor
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capacidad de refrigeración están caracterizadas porque incorporan 

conductos para la distribución del aire y así servir a espacios de 

mayores dimensiones. Se les conoce como unidades de enfriamiento 

simple compacta, su capacidad se encuentra entre 1.5 y 40 

toneladas de refrigeración. Poseen unos o dos compresores 

herméticos, con una o dos líneas de tubería. El equipo se encuentra 

ubicado en el exterior del ambiente. 

Fig. 2.2: Aire acondicionado de ventana 

• Sistemas en partición (Split)

En estos sistemas de expansión directa, los elementos del equipo de

refrigeración se encuentran formando parte, generalmente, de dos

equipos. Así, las combinaciones más frecuentes son:

o Condensador (enfriado por aire): constituye una unidad y el

evaporador (serpentín) juntos constituye la otra unidad.

o Condensador y compresor formando una sola unidad (unidad de

condensación), el evaporador (serpentín) constituyendo la otra

unidad.

En cualquiera de los casos, incorporados al equipo donde se

encuentran el evaporador, también está incluida la válvula de

expansión del circuito de refrigeración, los ventiladores para la
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circulación de aire, filtros y conexiones necesarias para los duetos de 

aire de suministro y retorno. 

Fig. 2.3: Unidad split 

• Unidades de techo (Roof Top)

Son unidades de gran tamaño donde el conjunto de equipos se

encuentra dentro de una sola unidad: varios compresores

semiherméticos, reciprocantes, evaporador, condensador y válvulas

de expansión. Esta última, alimenta al evaporador a través de un

múltiple de expansión, mejorando así la eficiencia en la distribución

del refrigerante líquido. Pueden tener hasta cuatro compresores y el

condensador es enfriado por aire. Dependiendo del área a alimentar

se dimensiona la ductería; si se tiene áreas pequeñas bien definidas,

es necesario el uso de cajas de volumen de aire variable, las cuales

son alimentadas por los duetos de suministro principal. En este caso,

el ventilador puede tener un variador de frecuencia o una compuerta

o paletas directrices (inlet vane) en la entrada, para regular el

volumen de aire suministrado. Son equipos que manejan 

capacidades entre 45 y 135 toneladas de refrigeración. 



Fig. 2.4: Unidad compacta (Roof Top) 

• Volumen de refrigerante variable
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Los sistemas "VRF" o de flujo variable de refrigerante, son equipos

formados por una o varias unidades exteriores y que distribuyen la

energía a través de circuitos de gas refrigerante, al igual que los

equipos aire-aire. La principal diferencia es que el sistema VRF

dispone de una tecnología que le permite adaptar los caudales de

refrigerante de la instalación a la demanda existente en cada

momento, hecho que reduce notablemente el consumo energético.

Con este sistema también tenemos la posibilidad de entregar

potencia calorífica en unas zonas del edificio y refrigeración en otras

al mismo tiempo, de manera que se "balancean" entre sí dichas

necesidades de energía contrapuestas. Gracias al continuo avance

de los equipos VRF hoy en día podemos cubrir las necesidades de

calefacción, climatización y hasta producción de ACS de grandes

edificios (hoteles, complejos deportivos, edificios de oficinas, etc.)

con un único sistema y de gran eficiencia energética.
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Fig. 2.5: Sistema de flujo variable de refrigerante 

2.1.2.2 Sistemas centrales (agua helada) 

Estos sistemas se caracterizan por tener equipos de refrigeración 

centralizados y comunes en todos los ambientes, siendo el agua (se conoce 

como helada por su baja temperatura) el medio utilizado para el enfriamiento 

y deshumidificación del aire. El agua es procesada centralmente por un 

equipo conocido como enfriador o CHILLER. Para cumplir su objetivo, utiliza 

un sistema de tuberías y bombas, a través de los serpentines 

(evaporadores) de la UMAS, las cuales, están ubicadas ya sea en el interior 

o fuera del ambiente o conjunto de locales.

Este tipo de sistema es utilizado generalmente cuando se requieren 

grandes capacidades de refrigeración. Básicamente consta de una unidad o 

varias unidades enfriadores (CHILLER) donde cada una está constituida por 

compresores, condensador, evaporador y válvulas de expansión. El 

evaporador es un serpentín por dentro de cuyos tubos, circulan el 

refrigerante y exteriormente el agua, es aquí donde se lleva a cabo el 

proceso de intercambio de calor. El agua del enfriador circula a lo largo de 

las tuberías de las UMAS y/o Fan Coils, el aire interior desplazado por el 
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ventilador, pasa a través de los serpentines en donde (el aire) disminuye su 

temperatura. 

Este sistema también permite una gran individualidad a los 

ambientes locales acondicionados, ya que el área servida para cada UMAS 

y/o Fan Coils, es acondicionado independientemente y por lo tanto el control 

de temperatura y humedad responde a las condiciones particulares de este 

espacio. 

El sistema de agua central de aire acondicionado es recomendable 

en edificios con gran número de ambientes y con horarios y condiciones de 

ocupación distinta, como son hoteles, centros comerciales, edificios de 

oficina, etc. 

Fig. 2.6: Enfriador de agua (Chiller) 

• Componentes del sistema

• Unidades enfriadoras

Como su nombre lo indica son las encargadas de enfriar el agua que

se suministra al sistema. Se clasifican:

• Reciprocantes o alternativas

El componente principal de estas máquinas es el compresor

alternativo, que es un dispositivo de desplazamiento positivo. Los
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sistemas equipados con este tipo de enfriadores, generalmente 

poseen dos o cuatro unidades alimentando las líneas de tubería de 

suministro a las UMAS y Fan Coils. Cada unidad posee más de un 

compresor, los cuales son accionados por etapas. El proceso de 

regulación de la carga de los compresores de acuerdo a la carga 

requerida es como sigue: se arrancan varias etapas del compresor y 

si eso no satisface la carga requerida, se arranca otro compresor 

hasta satisfacer la demanda. 

Las unidades reciprocantes pueden tener dos tipos de 

condensadores, enfriados por aire y enfriados por agua. En el caso 

de los enfriados por agua, ésta proviene de una torre de 

enfriamiento; debido a esto se tendrán dos sistemas de bombeo de 

agua: uno que bombea a la torre de enfriamiento y al condensador, y 

otro que maneja el agua que suministra a las UMAS y Fan Coils. 

• Centrífugas

Estos equipos se construyen para funcionamiento continuo de

servicio pesado y se les considera como funcionamiento seguro de

todos los equipos de aplicaciones comerciales e industriales.

Comprende esencialmente un compresor centrífugo, un evaporador y

un condensador. Un compresor centrífugo trabaja con grandes

volúmenes de gas, y por consiguiente, puede utilizar refrigerantes

que tengan altos volúmenes específicos. El evaporador es

ordinariamente un intercambiador de calor del tipo de tubos dentro de

un recipiente en el que el refrigerante está del lado del envolvente. El

condensador también está del lado del envolvente. El condensador

también es del mismo tipo y utiliza agua o aire como agente de
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condensación. Los compresores pueden ser de dos tipos, igual que 

en el caso de las unidades reciprocantes, abiertos y herméticos. Por 

otro lado pueden ser de una o dos etapas, además las rpm varían 

dependiendo del fabricante y la carga a enfriar por ellos. 

La variación de la carga se produce a través de unas paletas 

directrices a la entrada del compresor. Si la carga disminuye, es 

decir, se requiere enfriar poco agua, se cierran las paletas directrices 

produciendo un alivio de la carga a la cual está sometido el 

compresor. 

La modulación del equipo se produce a través de un actuador de 

acción proporcional que mueve las paletas de acuerdo a la 

temperatura de suministro del agua. Si se abren completamente las 

paletas del compresor maneja mayor cantidad de refrigerante, pero a 

la vez aumenta la carga en el motor, ocasionando un mayor consumo 

de energía. 

Si la temperatura de suministro se incrementa, porque aumenta la 

temperatura de retorno, se encienden más compresores, lo que hace 

el equipo actuar sobre un conector en el compresor. 

• Por absorción

Constituye una unidad para el enfriamiento del agua que se utiliza

directamente el calor sin emplear propulsión o máquina motriz,

utilizando, pues, los medios de calefacción todo el tiempo y durante

todo el año. Utiliza los refrigerantes más baratos, seguros y más

fácilmente asequibles, ordinariamente agua de la cañería. Éstas

unidades utilizan agua refrigerante y una solución de alguna sal tal
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como bromuro de litio, como absorbente. Sus componentes 

principales son los siguientes: 

• Evaporador: donde es enfriada el agua helada por evaporación del

refrigerante que es rociado sobre los tubos de agua.

• Absorbedor: donde el vapor de agua evaporada es absorbido por el

absoNente. El calor de absorción es disipado por circulación de agua

en el condensador de esta sección.

• Generador: donde es adicionado calor en forma de vapor o de agua

caliente para hacer que hierva el refrigerante del absorbente y

reconcentrar la solución.

• Condensador: donde el vapor de agua producido en el generador es

condensado por el agua.

• Bomba de evaporador: que hace circular a presión el refrigerante

sobre el haz de tubos de la sección del evaporador.

• Bombas de solución: que bombean la solución de sal hasta el

generador y hasta el colector de pulverización.

• lntercambiador de calor: donde la solución diluida que se bombea

hasta el generador desde el absorbedor es calentada por la solución

caliente concentrada que es retornada al absorbedor.

• Unidad de purga: que es empleada para eliminar los vapores no

condensables de la máquina y mantener una baja presión en esta.

• Absorción y centrífugos combinados.

Un sistema combinado es muy adecuado para sistemas de

acondicionamiento de aire de gran capacidad cuando es importante

el factor económico de funcionamiento y como fuerza propulsora se

utiliza la energía del vapor a alta presión. En estas aplicaciones están
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incluidos los edificios grandes, grandes complejos de edificaciones 

como colegios y procesos industriales que requieren agua a los 

niveles de temperatura de acondicionamiento de aire. Además en 

sistemas ya existentes en que se planee la ampliación del 

acondicionamiento de aire, se puede añadir ordinariamente más 

carga sin aumentar los requisitos de energía de refrigeración. 

• Condensadores

Son los equipos de disipación de calor. El calor absorbido en el

evaporador y el calor equivalente al trabajo necesario para elevar la

presión del refrigerante son eliminados en el condensador del

sistema de refrigeración. Los condensadores pueden disipar

directamente el calor del aire o bien pueden utilizar un fluido,

generalmente agua, para eliminar el calor del sistema. Aunque el

agua puede ser posteriormente aprovechada, sin embargo

comúnmente es conservada por un proceso de enfriamiento en una

torre de enfriamiento o en un condensador evaporativo.

• Condensador mediante refrigeración por aire.

En este, el calor es disipado directamente por transferencia de calor

sensible.

• Condensador evaporativo.

Las funciones del condensador y de la torre de enfriamiento son

combinadas en el condensador evaporativo. El refrigerante se

condensa dentro de los tubos del serpentín sobre las cuales se rocía

agua (utilizando una bomba de circulación del propio equipo), siendo

el calor del refrigerante absorbido por el aire que circula a través de

la lluvia de agua y de los tubos del condensador. En un condensador
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evaporativo las cantidades de agua de reposición son esencialmente 

las mismas que por una torre de enfriamiento. 

• Condensador mediante refrigeración por agua: en el que el calor

sensible es transferido al agua.

2.2 CARGA TÉRMICA 

También nombrada como carga de enfriamiento, es la cantidad de energía 

que se requiere vencer en un área para mantener determinadas condiciones de 

temperatura y humedad para una aplicación específica (ejm. Confort humano). Es 

la cantidad de calor que se retira de un espacio definido, se expresa BTU, la 

cantidad comercialmente relaciona unidad de tiempo, Btu/h. 

A través de años de trabajo, diversas compañías y organizaciones han 

evaluado múltiples factores requeridos para determinar las cargas de enfriamiento 

en diversas aplicaciones. Cuando se utilizan estos factores para el cálculo de 

cargas en espacios y edificios, lo importante es aplicar un buen criterio para 

desarrollar algún procedimiento definido. 

Para realizar el estimado de la carga de enfriamiento requerida como la 

mayor exactitud posible en espacios y edificios, las siguientes condiciones son de 

las más importantes para evaluar: 

• Datos atmosféricos del sitio.

• La característica de la edificación, dimensiones físicas.

• La orientación del edificio, la dirección de las paredes del espacio a

acondicionar.

• El momento del día en que la carga llega a su pico.

• Espesor y características de los aislamientos.

• La cantidad de sombra en los vidrios.



• Concentración de personal en el local.

• Las fuentes de calor internas.

• La cantidad de ventilación requerida.
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Existen diferentes métodos para calcular la carga de enfriamiento en un área

determinada, en cualquier caso es necesario evaluar diversas

características como las condiciones del lugar (condiciones atmosféricas),

tipo de construcción y aplicación del espacio a acondicionar.

• Consideraciones

Las variables que afectan el cálculo de cargas térmicas son numerosos,

frecuentemente difíciles para definir en forma precisa, y no siempre están en

cada momento mutualmente relacionadas.

Muchas variables de cargas de enfriamiento cambian extensamente en

magnitud durante un período de 24 horas. Los cambios de estas variables

pueden producirse en momentos diferentes unos de otros, por ello deben

analizarse detalladamente para establecer la carga de enfriamiento

necesaria para un establecimiento o dividirse este en zonas.

La necesidad de dividir un sistema en zonas, origina mayor capacidad de

carga de enfriamiento que un sistema total; pero permite manejar la carga

para cada zona en su hora pico.

En el cálculo de carga de enfriamiento, es determinante el uso de valores

adecuados para aplicarlos en un procedimiento determinado. La variación

en los coeficientes de transmisión de calor de los materiales y montajes

compuestos en edificio típicos, la forma de construcción, orientación del

edificio y la manera en cual el edificio opera son algunas de las variables

que imposibilitan un cálculo numéricamente preciso.
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Mientras que los procedimientos sean usados en forma razonable por el 

diseñador para incluir estos factores, él cálculo es aceptado como correcto, 

pero todavía es solamente una estimación buena de la real carga de 

enfriamiento. 

• Tasa de flujo de calor

En diseño de aire acondicionado existen cuatro (4) tasas relativas de flujo de

calor, cada una de las cuales varían en el tiempo y debe ser diferenciada:

o Aumento de calor del espacio.

o Carga de enfriamiento del espacio.

o Tasa de extracción de calor del espacio.

o Carga del serpentín.

La ganancia de calor espacial (tasa instantánea de aumento de calor) es la

tasa a la cual el calor entra y/o es generado internamente en un espacio en

un momento determinado. La ganancia de calor es clasificada por (1) el

modo en el cual en el espacio y (2) si es una ganancia sensible o latente.

Los modos de ganancia de calor pueden ser como (1) radiación solar a

través de fuentes transparentes, (2) conducción de calor a través de paredes

exteriores y techos, (3) conducción de calor a través de divisiones internas,

techos y pisos, (4) calor generado en el espacio por los ocupantes, luces y

aplicaciones, (5) energía transferida como resultado de ventilación e

infiltración de aire del exterior o (6) aumentos de calor misceláneos. La

ganancia de calor es directamente agregada a espacios acondicionados por

conducción, convección, radiación eventualmente el factor acumulación.



2.3 GASES REFRIGERANTES 
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El refrigerante R-22 es el que se utiliza habitualmente en los equipos de aire 

acondicionado para aplicaciones residenciales y comerciales. Es un HCFC 

(hidroclorofluorocarburo CHCLF2), una serie de sustancias que, debido a su 

contenido en cloro, afectan a la capa de ozono. Es inodoro, ininflamable e 

incombustible y su temperatura de ebullición en ºC a presión normal es de -40,6. El 

Protocolo de Montreal, acuerdo internacional de 1987 para la protección de la capa 

de ozono, especificó en sus directivas, primero la eliminación de los 

clorofluorocarburos (CFC) de mayor contenido en cloro, y ahora la retirada gradual 

de los HCFC. 

En Europa, la producción de R-22 se está reduciendo progresivamente a 

partir del 2004, llegándose al mínimo en el 2015. Está ya prohibido su uso en 

transporte por carretera y ferrocarril y por encima de una cierta capacidad frigorífica. 

• Alternativas:

• R-410A

Es un refrigerante libre de cloro (sin CFC's ni HCFC's) y por lo tanto no

produce ningún daño a la capa de ozono y su uso no está sujeto a ningún

proceso de retirada marcado por la legislación. Tiene un elevado

rendimiento energético, es una mezcla única y por lo tanto facilita ahorros en

los mantenimientos futuros. No es tóxico ni inflamable, y es reciclable y

reutilizable.

• R-407C

Es un refrigerante libre de cloro (sin CFC's ni HCFC's) y por lo tanto no

produce ningún daño a la capa de ozono y su uso no está sujeto a ningún

proceso de retirada marcado por la legislación. Posee propiedades

termodinámica muy similares al R-22. A diferencia del R-41 0A, es una
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mezcla de tres gases R-32, R-125 y R-134A. Si se precisa reemplazar un 

componente frigorífico o se produce una rotura de uno de ellos, el sistema 

se debe purgar completamente. Una vez reparado el circuito y probada su 

estanqueidad, se rellenará de nuevo, cargando refrigerante con la 

composición original. 

2.4 CONDICIONES INICIALES DE DISEÑO 

Para calcular la carga de enfriamiento de un espacio, se requiere 

información detallada de la edificación e información climática a las condiciones de 

diseño seleccionados. 

Generalmente, los siguientes pasos deben ser seguidos: 

• Características de la edificación.

• Obtenga las características de la edificación:

Materiales de construcción, tamaño de los componentes, colores externos

de fuentes y formas son normalmente determinados a partir de los planos de

la edificación y especificaciones.

• Configuración:

Determine la ubicación, orientación y sombra externa de la edificación a

partir de los planos y especificaciones. La sombra de edificaciones

adyacentes pueden ser determinadas por un plano del sitio o visitando el

sitio propuesto. Su permanencia probable debe ser cuidadosamente

evaluada de ser incluida en los cálculos.

• Condiciones exteriores de diseño:

Obtenga información climática apropiada y seleccione las condiciones de

diseño exterior. La condición climática puede ser obtenida de la estación

metereológica local o del centro climático nacional.



• Condiciones de diseño interior:
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Seleccione las condiciones de diseño interior tales como temperatura de

bulbo seco interior, temperatura interior de bulbo húmedo y tasa de

ventilación. Incluya variaciones permisibles y límites de control.

• Rutina de operación:

Obtenga una rutina de iluminación, ocupantes, equipo interno, aplicaciones y

procesos que contribuyan a incrementar la carga térmica interna. Determine

la probabilidad de que el equipo de refrigeración sea operado continuamente

o apagado durante períodos de no ocupación (ejm. noches y/o fines de

semana). 

• Fecha y tiempo:

Seleccione el tiempo del día y el mes para realizar los cálculos de la carga

de enfriamiento. Frecuentemente varias horas del día y varios meses son

requeridos.

• Consideraciones adicionales:

El diseño apropiado y el tamaño de los sistemas de aire acondicionado

central requieren más que el cálculo de la carga de enfriamiento en el

espacio a ser condicionado.

El tipo de sistema de acondicionamiento de aire, energía de ventilación,

ubicación del ventilador, pérdida de calor en los duetos y ganancia, filtración

en los duetos, sistemas de iluminación, extracción de calor y el tipo de

sistema de retorno del aire, todos afectan la carga del sistema y el tamaño

de los componentes.



2.5 MÉTODOS DE CÁLCULO 
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La ASHRAE (Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, 

Refrigeración y Aire Acondicionado) reconoce la vigencia de tres métodos de 

cálculo de cargas térmicas para seleccionar la capacidad de los equipos de aire 

acondicionado. Los cuales se nombran a continuación: 

2.5.1 Método función de transferencia (TFM) 

Uno de los procedimientos mayormente utilizado es el método de 

función de transferencia (TFM). Una versión simplificada de este método con 

aplicaciones para diferentes tipos de construcción fue publicado en el 

manual de fundamentos ASHRAE de 1977. 

Este método tiene como fundamento el estimar las cargas de 

enfriamiento hora por hora, predecir las condiciones del espacio para varios 

sistemas, establecer programas de control y programas de operación. 

El método de función de transferencia (TFM) es aplicado para el 

cálculo de flujo unidimensional de transferencia de calor en paredes y 

techos soleados. Los resultados debido a las variaciones de construcción se 

consideran insignificantes, si se toman en cuenta la carga de los 

componentes normalmente dominantes. La ASHRAE (1988) generó factores 

de decremento efectivos de calor y períodos de retraso de tiempo para 41 

diferentes tipos de pared y 42 tipos de techo, que son presentados para 

utilizarse como coeficientes de función de transferencia. 

2.5.2 Método de cálculo de cargas por diferencia de temperatura y 

factores de carga de enfriamiento (CL TD/CLF) 
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Es el método que debe ser aplicado al considerarse como la primera 

alternativa de procedimiento de cálculo manual. 

El método de temperatura diferencial para carga de enfriamiento es 

simplificado, por utilizar un factor "U" para calcular la carga de enfriamiento 

para techos y paredes, presentando resultados equivalentes. Así, la 

ecuación básica para carga de enfriamiento en superficies exteriores es: 

Q = U x A (CL TO). 

El método de cálculo de carga por temperatura diferencial se basa en 

la suposición de que el flujo de calor a través de un techo o pared puede ser 

obtenido por multiplicar la temperatura diferencial (exterior-interior) por los 

valores tabulados "U" de techos y paredes, respectivamente. 

2.5.3 Método diferencia de temperatura total equivalente (TETO) 

La primera presentación de este método se hizo en el manual de 

fundamentos ASHRAE de 1967, este procedimiento es recomendado para 

usuarios experimentados. 

Este método, Diferencia de Temperatura Total Equivalente (TETO), 

la técnica del factor de respuesta fue usado en varias muestras 

representativas de paredes y tumbados, y los datos obtenidos se derivaron 

para calcular los valores de TETO en función de la temperatura sol - aire y 

manteniendo la temperatura en el ambiente. Varios componentes que ganan 

calor del espacio, son calculados usando valores asociados al TETO, y los 

resultados son agregados al calor interno ganado por los elementos para 

conseguir una tasa total instantánea de calor ganado en el espacio. Esta 

ganancia es convertida en carga de enfriamiento por la técnica de tiempo -

promedio (TA) que es la técnica de promediar las porciones radiantes de un 
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período apropiado de horas seguidas. Esta técnica proporciona medios 

racionales para distribuir cuantitativamente el fenómeno del almacenamiento 

térmico, pero es mejor resolverlo por computador debido a su complejidad. 

2.5.4 Selección del método de diseño 

El método CL TD/SCUCLF se obtiene las cargas de enfriamiento en 

un solo paso a diferencia de los otros dos métodos. En los que primero se 

calcula el calor instantáneo ganado para luego, con otro procedimiento las 

cargas de enfriamiento. 

El método CL TD/SCL/CLF es usado para cálculos manuales debido 

a la existencia de valores tabulados, si se los compara con el método de 

diferencia de temperatura total equivalente (TETO) que por su complejidad 

se necesita de programas de computación. Todos CL TD, SCLS y CLF 

incluyen los efectos de: 

• Tiempo de retraso en el calor ganado por conducción a través de

superficies exteriores opacas.

• Tiempo de retraso por almacenamiento térmico y convertir el calor

ganado por convección a carga de enfriamiento.

2.6 ESTUDIO PSICOMÉTRICO DEL AIRE 

El aire que envuelve a la tierra conocida como atmósfera, es una mezcla de 

gases incolora, inodora e insabora. 

El aire atmosférico, por tanto es una mezcla de oxígeno, nitrógeno, bióxido 

de carbono, hidrógeno, vapor de agua, y un porcentaje muy pequeño de gases 

raros como argón, neón, ozono, etc. En la Tabla 2.1, se muestran los porcentajes 
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de estos gases, tanto en peso, como en volumen, para el aire seco (sin vapor de 

agua). 

Tabla 2.1: Gases que componen el aire en la atmósfera 

AIRE SECO 

Nombre 
Símbolo %en %en 
Químico Peso Volumen 

Nitrógeno N2 75.47 78.03 

Oxígeno 02 23.19 20.99 

Bióxido de carbono C02 0.04 0.03 

Hidrógeno H2 0.00 0.01 

Gases raros ---- 1.30 0.94 

En áreas congestionadas o industriales, también puede haber gases 

conteniendo azufre, carbono, plomo y ciertos ácidos. 

2.6.1 Confort térmico 

Un tema de mucho interés de la industria HVAC (Calefacción, 

Ventilación y Aire Acondicionado) es el confort. La experiencia ha 

demostrado que un solo conjunto de condiciones ambientales no puede 

proporcionar pleno confort a toda la gente presente en un recinto, el confort 

implica el control de la temperatura, la humedad, el movimiento de aire y de 

las fuentes radiantes que interactúan con los ocupantes de dicho espacio. 

Los olores desagradables, el polvo, el ruido y la vibración son factores 

adicionales que pueden hacer que los ocupantes del mismo se sientan 

incómodos. Un sistema de HVAC bien diseñado puede mantener estas 

variables dentro de los límites especificados por el cliente, por los 

reglamentos de construcción y por un criterio de ingeniería adecuado. 



ELl>DUA 

CI& 

CONC>HA 

Fig. 2.7: Rango de confort humano 

Los parámetros que afectan el confort son los siguientes: 

• Condiciones fisiológicas:

La actividad física.

La vestimenta.

La temperatura del cuerpo.

La energía metabólica.

• Condiciones ambientales:

La temperatura de bulbo seco del aire circundante.

La humedad del aire circundante.

La velocidad relativa del aire circundante.
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La temperatura de toda superficie que incida directamente sobre

cualquier parte del cuerpo y que de esta manera pueden intercambiar

radiación.

2.6.2 La carta de confort 

La Asociación Americana de Ingenieros en Calefacción, 

Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), por sus siglas en inglés, ha 
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graficado un carta psicrométrica el rango aceptable de temperatura y 

humedad basado en los niveles de actividad y vestimenta en un ambiente 

típico de oficina. Estos datos permiten al diseñador seleccionar las 

condiciones de operación que deberían alcanzar con la regla· de confort del 

80/20. 
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Fig. 2.8: Gráfica de confort según ASHRAE 

En resumen esta carta nos indica. 

• No se debe exceder el 60% de H.R.(Humedad relativa).

20 

5 

-5

-10

38 

• El límite bajo de H.R. no es requerido pero afecta el confort.

� 
o 

·g

• Los códigos de energía requieren 2° C de diferencia entre los puntos

de ajuste (set-point) de enfriamiento y calefacción.

2.6.3 La carta psicrométrica 

Una carta psicrométrica es la representación gráfica de las 

propiedades termodinámicas del aire húmedo, es decir la mezcla de aire 
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más vapor de agua. Con ella se puede analizar gráficamente las 

propiedades esenciales del aire para la solución de diferentes problemas 

termodinámicos. 

-10 -:' O 
;: lO r� bulbo seco ºC -'=' .lO .l:" :=:o :'-:" 60 

Fig. 2.9: Carta psicrométrica 

2.6.4 Propiedades del aire 

Las propiedades físicas del aire atmosférico se definen como sigue: 

• Temperatura de bulbo seco (BS): Es la temperatura del aire, tal

como la indica un termómetro cuyo bulbo se encuentra seco.

• Temperatura de bulbo húmedo (BH): Es la temperatura que indica un

termómetro cuyo bulbo está envuelto en una mecha empapada en

agua, en el seno de aire en rápido movimiento.

• Temperatura del punto de rocío (PR): Es la temperatura a la cual el

vapor de agua en el aire se comienza a condensar si se enfría el aire

a presión constante.
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• Relación de humedad (W): También se le llama humedad específica.

Es el peso de vapor de agua por libra de aire seco, expresado en

lb/lb de aire seco, o en granos de agua por libra de aire seco.

• Humedad relativa (HR): Es la relación de la presión real de vapor de

agua en el aire con la presión de vapor de agua si el aire estuviera

saturado a la misma temperatura de bulbo seco. Se expresa en por

ciento.

• Volumen específico (v): Es el volumen de aire por unidad de peso de

aire seco. Se expresa en este libro en pie3/lb de aire seco.

• Entalpía específica (h): Es el contenido de calor del aire, por unidad

de peso. Se expresa en Btu/lb de aire seco.

Nótese que las propiedades específicas, que son las que se basan

en la unidad de peso, se refieren siempre a una unidad de peso de

aire seco, aunque el aire casi nunca está seco. Sin embargo, es una

convención que se emplea generalmente.

Con frecuencia se usa la unidad grano de peso para tener números

más apropiados cuando se expresan las humedades, 7000 granos =

1 lb.

La entalpía específica del aire es la entalpía del aire seco más la de

su contenido de vapor de agua, calculadas sobre una temperatura

arbitraria de referencia en la cual la entalpía tiene un valor de cero.

En la mayor parte de los datos que se emplean en

acondicionamiento de aire el punto arbitrario del valor cero es OºF

para la parte seca del aire, y 32°F para la parte de vapor de agua del

mismo.
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Se usa el término aire saturado para describir el caso en el cual el 

aire contiene la cantidad máxima de vapor de agua posible. Cuando 

la cantidad de vapor de agua es menor que la máxima posible, se 

dice que el aire está no saturado. La cantidad máxima de vapor de 

agua que puede contener el aire depende de la temperatura. 

• Calor sensible: Es la cantidad de calor seco, expresado en BTU por

libra de aire, se refleja por la temperatura de bulbo seco.

• Calor latente: Es el calor requerido para evaporar la humedad que

contiene una cantidad específica de aire. Esta evaporación ocurre a

la temperatura de bulbo húmedo, se expresa en Btu/lb de aire.

• Calor total (entalpía): Es el contenido de calor total de la mezcla de

aire y vapor de agua, es decir la suma de calor sensible y calor

latente expresado en Btu/lb de aire.

• Zona de confort

En la Fig. 2.8 se muestra la zona de confort para actividades

desarrolladas dentro de edificios. Esta zona está establecida por el

estándar 55-1981 de ANSI/ASHRAE a partir de estudios sobre los

efectos de temperatura, humedad, movimiento del aire, movimiento

de las personas y las prendas de vestir.

ANSI: American National Standards lnstitute.

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air

Conditioning Engineers.

La zona sombreada se llama zona de confort y señala las

combinaciones para cuando al menos el 80% de los ocupantes

opinarían que el medio ambiente es confortable, esta zona de confort

es propia para el verano y actividades de ocupantes sedentarios.



CAPÍTULO 111 

CÁLCULO Y DISEÑO DEL SISTEMA 

3.1 ESTUDIO DEL EDIFICIO 

El edificio a construirse será la nueva facultad de odontología de la 

Universidad San Martín de Porres a ubicarse en el distrito de La Melina. 

3.1.1 Ubicación 

El edificio proyectado se ubicará entre la Av. Javier Prado Este y la 

calle París - La Melina. 
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Fig. 3.1: Ubicación de la facultad de odontología de la U.S.M.P. 
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3.1.2 Descripción de la estructura interior 

33 

El edificio cuenta con tres niveles y se divide en los siguientes 

ambientes: 

• Sala de uso múltiple (Sum).

• Aulas.

• Oficinas.

• Sala de reuniones.

• Aulas de usos múltiples.

• Racks.

• Servicios higiénicos.

La sala de usos múltiples se ubica en el primer piso, las aulas en el

segundo y tercer piso, las oficinas en los tres pisos, la sala de reuniones en 

el primer piso, el aula de usos múltiples en el tercer piso, los racks y 

servicios higiénicos en cada piso. 

3.1.3 Características constructivas del edificio 

A continuación se muestran los valores de los coeficientes globales 

de transmisión de calor de las paredes, techos y vidrios utilizados en la 

construcción del edificio así como también el factor de sombra del vidrio. 

Dichos valores vienen a ser las características constructivas del 

edificio y son los que van a intervenir en el cálculo térmico. 

Los valores indicados en la Tabla 3.1, son los utilizados en diversas 

empresas proyectistas de nuestro medio. 



Tabla 3.1: Características constructivas del edificio 

Coeficiente de conducción de 
0.35 Btu/h. ºF. pie2 

paredes exteriores 
Coeficiente de conducción de 

0.35 Btu/h. ºF. pie2 

paredes interiores 
Coeficiente de conducción del 

O. 35 Btu/h. ºF. pie2 

techo 
Coeficiente de conducción del 

1.00 Btu/h. ºF. pie2 

vidrio 

Factor de sombra del vidrio 0.7 

3.2 ESTUDIO TEÓRICO SOBRE EL CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 
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El cálculo de cargas es el primer paso a llevar a cabo para realizar el diseño 

de una instalación térmica. 

Este pretende determinar de la manera más precisa posible la potencia 

frigorífica necesaria para cubrir la demanda de la instalación. Para ello es necesario 

efectuar un balance de pérdidas y ganancias de calor, tanto sensibles, que son 

aquellas que únicamente afectan a la temperatura, como latentes, que son las que 

modifican la cantidad de vapor de agua presente en el ambiente. 

A continuación se exponen los factores más relevantes a tener en cuenta a 

la hora de realizar el cálculo de la carga térmica en instalaciones de climatización. 

3.2.1 Condiciones de diseño 

En primer lugar, es necesario conocer las condiciones que debe 

satisfacer el sistema que se trata de diseñar. 

La carga térmica está condicionada por el propósito de la instalación, 

su localización y las características de los cerramientos del ambiente que se 

pretende controlar. 

,, 
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Estas condiciones térmicas se especifican como condiciones 

interiores y exteriores de diseño, y vienen definidas en los reglamentos que 

apliquen a cada instalación. 

Por ejemplo, en España se tiene el reglamento de instalaciones 

térmicas en edificios (RITE), que aplica a los edificios destinados a atender 

la demanda de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de 

climatización. 

Otra importante fuente de información es la proporcionada por la 

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 

Engineers), que contiene datos meteorológicos de diferentes lugares del 

mundo y una serie de pautas para el cálculo de cargas térmicas. 

En nuestro medio tenemos el R.N.E. (Reglamento Nacional de 

Edificación) que fija disposiciones para instalaciones de ventilación 

(EM.030), instalaciones de climatización (EM.050) y requisitos de seguridad 

(A.130), haciendo siempre referencia a otras normas y estándares por lo 

general de origen americano. Ver Anexo 1. 

3.2.1.1 Condiciones interiores de cálculo 

El ambiente térmico se define como "aquellas características que 

condicionan los intercambios térmicos del cuerpo humano con el ambiente, 

en función de la actividad de la persona y del aislamiento térmico de su 

vestimenta, y que afectan a la sensación de bienestar". 

Las variables que debe mantenerse controladas en una instalación 

son por lo tanto: 

• Temperatura de bulbo seco.

• Humedad relativa.
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• Calidad de aire interior, mediante una adecuada renovación de aire.

• Nivel de ruido.

• Velocidad del aire.

Las condiciones interiores de diseño se fijan en función de la

actividad metabólica de las personas y su grado de vestimenta, y también 

pueden fijarse con el fin de garantizar el buen funcionamiento de equipos 

existentes en el interior de las salas a acondicionar. 

A continuación se muestra una tabla con los límites entre los que 

suelen estar comprendidos algunos de los valores fijados como condiciones 

interiores de diseño. 

Tabla 3.2: Condiciones interiores de diseño generales 

Estación Temperatura Velocidad Humedad 

(ºC) Media del Aire Relativa 

{m/s) {¾) 

Verano 23 - 26 0.18 - 0.24 40- 60

Condiciones de temperatura y humedad interior 

Las condiciones de temperatura y humedad interior para el cálculo 

del sistema de climatización se han fijado de acuerdo con los criterios 

establecidos por la norma ASHRAE y son las siguientes: 

Tabla 3.3: Condiciones interiores de proyecto 

Temperatura de Bulbo Seco Humedad Relativa 

72ºF (22.2ºC) 50%-55% 
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Calidad del aire interior 

El sistema de ventilación aporta el suficiente caudal de aire exterior 

para evitar las elevadas concentraciones de contaminantes. Según los 

niveles permitidos se determinan diferentes niveles de calidad de aire. 

La calidad de aire está en función del uso del edificio. La asociación 

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning 

Engineers) publica la norma de calidad del aire interior ANSI/ASHRAE 62.1 

2013 "Ventilación para un aceptabl� calidad del aire interior'' en donde se fija 

las tasas mínimas de ventilación. Ver Anexo 2. 

Para el presente informe se seguirán lo indicado en la Tabla 3.4, los 

cuales superan las tasas mínimas recomendadas de ventilación. 

Tabla 3.4: Tasas mínimas de ventilación de proyecto 

Aulas de Clase 12 cfm/persona (20.4 m3/h.persona) 

Oficinas 20 cfm/persona (34.0 m3/h.persona) 

Niveles de ruidos y vibraciones 

El confort acústico está definido como "estado de satisfacción o de 

bienestar físico y mental del ser humano en su percepción auditiva, en un 

momento dado y en un ambiente específico". Un ambiente es considerado 

acústicamente satisfactorio cuando el espacio presenta unos sonidos de 

carácter y magnitud compatibles con el uso y las actividades que tienen 

lugar en él. 

·�
1 
1 
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Los ruidos y vibraciones generadas por los componentes de las 

instalaciones térmicas pueden afectar el bienestar y confort de los usuarios 

del edificio para el diseño de las instalaciones se tiene en cuenta que en las 

zonas de normal ocupación los niveles sonoros no sean superiores a los 

valores máximos permitidos. 

Según la Tabla 3.5 los valores admisibles para un edificio de Oficinas 

y Aulas de Clase, el valor máximo permitido es 45 dBA. 

Tabla 3.5: Niveles de sonido aceptables para diversas actividades 

TIPO DE APLICACIÓN 
. 

. · CUIWAS NC DECIBElES D8 . ,' 

Auditorios para concierto. 20 30 25 35 

Teatros y cines. 30 40 35 45 

Estudios de grabación. 20 30 25 35 

Salas de conferencias y Juntas. 25 35 30 40 

Bancos. 35 50 40 55 

Salas de cómputo. 40 60 50 65 

Casas y departamento. 30 40 35 45 

Bibliotecas. 20 30 25 35 

Salones de clases. 30 40 35 45 

Laboratorios. 35 45 40 50 

Arenas, boliches, glmnaslos, albercas. 35 45 40 50 

Hospitales. 25 35 30 40 

Hoteles. 30 40 35 45 

Industrias. 55 70 60 80 

Oficinas. 30 40 35 45 

Restaurantes. 35 50 40 55 

Tlendas departamentales (Supermercados). 40 50 45 65 

Para mantener los niveles de vibración por debajo de un nivel 

aceptable, los equipos y conductos deben aislarse de los elementos 

estructurales del edificio según recomendaciones establecidas. 

3.2.1.2 Condiciones exteriores de cálculo 

Las condiciones climáticas exteriores del proyecto pueden ser 

obtenidas de los datos meteorológicos de diferentes lugares del mundo 

1-, 
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proporcionado por la ASHRAE, de la estación de servicio meteorológico 

local o del centro climático nacional. Para efectos de cálculo se ha 

considerado lo indicado en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6: Condiciones exteriores de proyecto 

TEMPERATURA 

ESTACIÓN HUMEDAD 
RELATIVA 

Bulbo seco Bulbo húmedo 

Verano 86°F (30ºC) 75ºF (23.9ºC) 60.4% 

3.2.2 Cargas de climatización 

La carga térmica, también nombrada carga de enfriamiento, es la 

cantidad de energía que se requiere vencer en un área, para establecer 

determinadas condiciones de temperatura y humedad. 

condu r,o 
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Fig. 3.2: Componentes de la ganancia de calor en un ambiente 
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En esencia es la cantidad de energía en forma de calor que se retira 

de un espacio definido, para así lograr el confort humano. 

Los componentes que contribuyen a la ganancia de calor en un 

ambiente determinado, podemos dividirlos en cargas exteriores e interiores, 

dependiendo de su procedencia, esto lo podemos apreciar en la Fig. 3.2. 

Conviene agrupar en dos partes esas ganancias de calor: las que 

procede de fuentes externas al ambiente, y las que se generan 

internamente. 

► Cargas exteriores

• Cargas a través de paredes, pisos y techos (cargas por transmisión).

• Cargas a través de superficies acristaladas.

• Cargas debida a la ventilación.

• Cargas por infiltraciones.

► Cargas interiores

• Cargas por personas .

• Cargas por luces .

• Cargas por equipos .

• Otras consideraciones .

La ganancia de calor que se obtiene en el recinto de parte de las personas 

tanto sensible como latente, depende de la actividad que están realizando en ese 

momento y esto lo podemos apreciar en la Tabla 3.7. 



Tabla 3.7: Tasas de ganancia de calor debida a los ocupantes de la sala 
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La carga térmica es la potencia que el edificio necesita para conseguir el 

nivel de bienestar requerido. Este valor se calcula considerando todos los flujos de 

entrada, de salida y de generación de energía térmica durante su funcionamiento. 

Para el diseño de la instalación de climatización, se toman los valores de 

carga térmica en las condiciones más desfavorables de verano. Estas condiciones 

corresponden a la hora del día con una radiación solar más desfavorable en el mes 

más desfavorable. Debido a que dichas condiciones no coinciden para distintos 

puntos del mismo edificio, es necesario hacer una zonificación. El criterio seguido a 

la hora de zonificar consiste en dividir los ambientes de manera que cada fachada 

ocupe un área independiente de cálculo. De esta forma se consigue que cada punto 

de una misma zona, tenga las mismas condiciones extremas de cálculo. 

3.3.1 Definición de espacios y zonas a climatizar 

De acuerdo a la configuración arquitectónica del edificio y en función 

de los requisitos de temperatura interior establecidos en el punto 3.2.1.1 se 

determinan a continuación los espacios a acondicionar. Ver Tabla 3.8. 
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Tabla 3.8: Definición de espacios a climatizar 

Dimensiones 

Zonas a climatizar Largo Ancho Alto Volumen 
(m) (m) (m) 

Área (m
2

)
(m

3

) 

SUM 101 (Sala de uso múltiple) 7.70 10.15 3.15 179.65 565.91 

SUM 102 (Sala de uso múltiple) 17.70 10.15 3.15 179.65 565.91 

SUM 103 (Sala de uso múltiple) 17.70 10.15 3.15 179.65 562.91 

Oficina 1 4.70 3.35 3.15 15.75 49.60 

Sala de reuniones 1 2.95 5.70 3.15 16.82 52.97 

Oficina de coordinación 10.30 5.70 3.15 58.71 184.94 

Oficina de psicología 4.30 5.70 3.15 24.51 77.21 

Rack - 1 2.00 3.45 3.15 6.90 21.74 

Aula 201 8.50 11.30 3.15 96.05 302.56 

Aula 202 8.50 11.30 3.15 96.05 302.56 

Aula 203 8.50 11.30 3.15 96.05 302.56 

Aula 204 8.50 11.30 3.15 96.05 302.56 

Aula 205 8.50 11.30 3.15 96.05 302.56 

Aula 206 8.50 11.30 3.15 96.05 302.56 

Sala de computo 4.60 3.35 3.15 15.41 48.54 

Aula de usos múltiples 1 8.90 5.70 3.15 50.73 159.80 

Oficina de psicopedagogía 1 4.30 5.70 3.15 24.51 77.21 

Rack- 2 2.00 3.45 3.15 6.90 21.67 

Aula 301 8.50 9.25 3.15 78.63 247.67 

Aula 302 8.50 9.25 3.15 78.63 247.67 

Aula 303 8.50 9.25 3.15 78.63 247.67 

Aula 304 8.50 9.25 3.15 78.63 247.67 

Aula 305 8.50 9.25 3.15 78.63 247.67 

Aula 306 8.50 9.25 3.15 78.63 247.67 

Oficina 2 4.70 3.35 3.15 15.75 49.60 

Aula de usos múltiples 2 8.90 5.70 3.15 50.73 159.80 

Oficina de psicopedagogía 2 4.30 5.70 3.15 24.51 77.21 

Rack- 3 2.00 3.45 3.15 6.90 21.74 
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Para determinar la capacidad de enfriamiento que se requiere en el 

edificio, se empleará un programa de cálculo, el cual, hallará el momento de 

máxima carga indicándonos cuando se producirá aquello. 

Este programa utiliza una interfaz gráfica basada en Windows que 

resulta fácil de comprender y utilizarlo. A continuación describiremos en que 

consiste el programa, cuáles son sus bondades y como se ingresan los 

datos mediantes ventanas de diálogo del software. 

3.3.2 Descripción del programa CHVAC - Elite software 

Para el cálculo de todas las cargas se recurrió al uso de un Software 

especializado CHVAC - Elite Software. El software permite determinar en 

forma precisa las cargas máximas de enfriamiento y el resumen Carga 

Térmica del Edificio considerando la simultaneidad de todas las cargas. 

Este programa utiliza los procedimientos de cálculo según ASHRAE. 

Las cargas de enfriamiento son calculadas mediante el método Cooling 

Load temperatura difference (CL TO). Dicho programa busca de forma 

automática todas las cargas de enfriamiento y los factores de corrección 

necesarios para procesar las cargas, para lo cual se le suministrará los 

datos climáticos de Lima. Los cálculos desarrollados por el software se 

detallan en el Anexo 3. 

A continuación se muestran las ventanas de diálogo del software que 

fueron empleados en el presente trabajo: 

► 1 ro. General Project Data

En esta ventana de diálogo se ingresan los datos generales del

proyecto:



• Nombre del proyecto.

• Ciudad de cálculo.

• Sistema de unidades a utilizar.

• Calor sensible y calor latente de las personas.

• Ratios de iluminación y de equipamiento.

• Horas de operación del edificio.

• Nombre de la compañía que realiza el cálculo.
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• Altura de paredes y espacio disponible del falso cielo raso si lo tiene.
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Fig. 3.3: Ingreso de datos generales del proyecto 

► Operating Load Profiles

En esta ventana de diálogo se ingresan los perfiles de operación de

carga:

1' 
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• Horas de funcionamiento por cada ambiente a calcular, en este caso

se puede tener varios perfiles para cada ambiente.

• El programa da la posibilidad de tener 1 O perfiles diferentes con una

duración de 24 horas cada una.

• Para el cálculo se ha considerado un perfil de funcionamiento de 8

a.m. hasta las 1 O p.m.
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Fig. 3.4: Creación de perfil de operación de carga 

► lndoor/Outdoor Desing Conditions

En esta ventana de diálogo se ingresan las condiciones ambientales

de diseño para el proyecto (condiciones interiores y exteriores):

• Se tiene que ingresar el nombre de la ciudad a fin de que el

programa cargue las condiciones ambientales.
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• Se debe seleccionar los meses más calurosos según la estación de

verano.

• Se ingresa las condiciones interiores (temperatura y humedad)

requerida para el proyecto.
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Fig. 3.5: Ingreso de condiciones de diseño interior y exterior 

► Master Data

En esta ventana de diálogo se ingresan los datos maestros para

hallar la ganancia de calor a través de las paredes, techos, ventanas

y particiones.

• Se tiene que ingresar los coeficientes de conducción térmica de las

paredes, techos, ventanas y particiones.

• Se tiene que ingresar el coeficiente de sombra de las ventanas,

indicar el color de las paredes y el tipo de vidrio a utilizar.
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• Para cada caso se puede considerar hasta 20 diferentes tipos de

paredes, techos y particiones. 

• Solo para las ventanas se puede considerar hasta 50 diferentes

tipos. 

LII. CALCULO TERMICO_USMP.CHY - Chvac - [Master Data] 

E,i!e !;.di1 e.,oject Z,one &'iT Handler Plenum Iools Yl!'.)ndow tielp 

:o� r.l�

=� ei, lii9. � 

G O I M A Z 9.o 1-0 ; 

flools '.l/lalls I füass 1 _eartitions 1 �hading 1 
CLTD\llaJIOeli:nitions--------------------� 

ASHRAE 
G1oup U-Facto, Colo, 

1 � .:J� .:JfM .:J 
2 _:r-.:Jro--.:Jfo .:J 
3 _:r-.:J¡¡¡--.:J fo .:J 
4 _:r-.:J ro--.:J fo .:J 0.±J 

..:..l 

T 

CTS Type U-Factor Abto1ptance h (Outside) Emittance Delta R 

r RTS \o/ali Definitions 

1 � .:J ¡o--_:J ¡o .:J ¡o--.:J ¡o--.:J ¡o-:-.:J 
¿ =J 

2 � .:Jro---=J lo .:J ¡o--.:Jro--.:J ¡o--.:J 

1 

3 � .:Jro---=J lo .:J ¡o--.:J ¡o--.:Jro--.:J 
_ • � .:Jro---=J lo .:Jro--.:J ¡o--.:Jro--.:J _____ _ 

: � Explo(,ng - D: .. Genere! Projecl Data e Oper81ing Pretiles lndoorJOutdoor Design Conditions I Master Dat8 I 

1 
-- ----r- --- -r ----

---- ¡ -

Fig. 3.6: Ingreso de coeficientes de conducción térmica 

► Air Handler Data

En esta ventana de diálogo se ingresan los datos para el tratamiento 

de aire de la manejadora. 

Podemos considerar hasta 100 manejadoras. 

• Se tiene que ingresar dentro del menú principal la temperatura del

aire a la salida del serpentín de enfriamiento, en nuestro caso se ha 

considerado 55°F (12.78ºC). 
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• Se tiene que ingresar dentro del menú general, el perfil de cálculo

tanto para personas, iluminación y equipamiento, los factores de 

seguridad y la diferencia de temperatura del agua en el enfriador 

(chiler). 

• Con el programa podemos variar las condiciones interiores de

temperatura y humedad por cada manejadora. 

t!elp 

' ,, 

=o� 1.1� G o I M A z p o o'.½' � CJ[Q.��!� <e2. 

:� � li©.; 

·1
1

H_o: r _:j Name: iAula 201 

.!!!.ain j .!ieneral] !nfil & Vent j tndom Condrtions I Mis.i;_ 1 Quct Sizing I f.quipment J 

r
System Type--·_:J

I r. Conatant volume 

l r. Proportion 

l 

r Sum of Peaks 

< VAV 

1 

EMcett

. 

Supply Air-_:J 

r Reheat 

r- Reserve 

r Adjust 

General 

---� 

Occurrences of This Air Handler: ¡,---.:J
� Zone Exhaust May Not Exceed Supply 

Heating Coi! --- ----

r. T olal heating supply CFM: � _:j 
r Leaving Heating Coil T emperature: ¡o---.:J

· Cooling Coil ----

r♦ Leavin-g Dry Bulb T emperahne: 

r Leaving Reletive Humidil}': 

Leaving Cooling Coil CFM: 

Exploring - D: .. General Project Dala 8 0per8ling Profües 

Air Handler Dala - Air Handler 9 of 1001 
lndoor/Outdoor Deslgn Conditions 

- ---- ----r-

Master Dala 

Fig. 3.7: Ingreso de datos de tratamiento de aire para la manejadora 

► Zone Data

En esta ventana de diálogo se ingresan los datos de las diferentes 

zonas o ambientes del edificio. 

Podemos considerar hasta 100 zonas. 
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• Se tiene que ingresar las dimensiones de cada ambiente. Las

dimensiones de las paredes y ventanas con sus respectivas

orientaciones geográficas.

• Se tiene que ingresar la ganancia de calor por parte de los equipos y

el número de personas que intervienen en el cálculo térmico.

• Se puede considerar un factor de seguridad independientemente por

cada manejadora (calor sensible y latente).

1_lt, CALCULO TERMICO_USMP.CHV - Chvac - [Zone Data - Zone 9 of 27] 

, l:ü E'de !;_dit �roje<t i:_one 8.ir Handler PlenlJ!!l Iools Y!indow t!elp 

:D� r.1� G 

;� � lil9.; 
O I M A Z P 9..c, 

LO :;¡; 

,!io. Name System Group Length Width Ht.(0->12.4} Type 
� � jAula 201 ..:J [s ..:J fo ..:J � ..:J Í37.2 ..:J ¡o-..:J Í1 _: 

M,ain j M�cellaneous I NQtes j 

lighting & Equipment -

Lighting: 

Pct. Aad.: 

Sen.Equip: 
... ..t-1 

_-_J Pct. Aad.: 

Lat.Equip: 

Number: 
I

People 

... Sensible: 

_ ,1 Pct. Aad.: 

: Q;J Exploñng - D: il General Project Dsta (9 Operaling Protites lndoor/Outdoor Design Condi!ions Master Data 

Air Handler Data - Alr Handler 9 of 1 00 [D Zone Data - Zone 9 ot 21 ! 

r- --r-- -- -- --r----- ----------r
/4 

Fig. 3.8: Ingreso de datos de cada ambiente 

► Total Load Summary

El programa muestra el Resumen de Carga Total de cada

manejadora o fan coil que servirá para la selección del equipo.
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Muestra la capacidad total y sensible de la manejadora así como 

también, el caudal de aire de inyección y aire fresco. Ver Fig. 3.9. 

n•.- _.llóttl"'-'"'"-·•• .. ,,...,..,. ,.,_.,-.,,., 

A
�• V '""º"' •·H�f• 

••• m•• 1 
f Ai:,UlT. ... 0 DEO DOITI>LOOIAD ELA. uc:u, 

,,. ;:J) 

!Air Handler=9 • A11/.--, 201 • Tot.--,/ Load Sutmna,y ! 
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Sup¡:ly Ar Fan: D-aw-Thru wi1h program eSlimned horn?poo,er o10.39 HP 
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Total sen:ritl e g:,in on :!>Jppy :ride o1 ooil: 

Cooling 9.Jpply.Pf": 46.000 /(.998 X 1.1 X 1 7)= 
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8tuh 
8tuh 
8tuh 
8tuh 
8tuh 
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Btuh 
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8tuh 
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Total s,en:rit:I e g:,in on ar handlhg �m: 

Zcoe �ace la.r,t gain: 11.263 8tuh 
hfltralX>n l;nEnt g:,,n: O 8tuh 
Out:ride ar laEnt gan: 24.042 Btuh 
T otal latentgain on airhandhg �.m: 
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1 Check Figures 
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Total Condtioned Ar Spa::e: 
Sup¡:ly Ar Per Lhit kea: 
kea Per Cooling Capacity: 
Cooling Capa::ity Pa- A-ea: 
Heathg CapacityPer Prea: 

Total H.ating F¼:qúred \Jlhh Out:ride Ar: 
Total Coolirg Req,ired V\hh OtLsi.de Ar: 

o CFM 
o CFM 

o CFM 
o CFM 

2.464 CFM 
792 CFM 

792 CFM 

2.464 CFlv1 
792 CFM 

1 .042 Sq.t 
2.3357 CFlv\/Sq .1\ 
1340 Sq.t/Ton 

0.0076 Tons/Sq.1\ 
000 Btuhl&¡.t 

O Btuh 
7.77 Tons 

O 8tuh 

46.000 8ruh 
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Fig. 3.9: Resumen de carga total de la manejadora de aire 

► Psychrometric Analysis

El programa muestra un reporte del análisis psicrométrico realizado

por cada manejadora o fan coil de aire el cual también servirá para la

selección del equipo. Ver Fig. 3.1 O.
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REtum Ar D.Jct 677 0.250 
REtum Ar Plemm o o.roo
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TLH = PRx 0.68 x CFMx�Gr.insenterirg - Qains lea\t'lg) 
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TSH = 0.998 X 1.10 X 2,464 x( 76.343 55.000 )= 57,776 8!1.Jh 
TLH = 0.998 X 0.68 X 2,464 x( 84.696 63,(00 )= 35,294 8!1.Jh 

·-······· 
SLM = 93.070 8!1.Jh 
GTH = 0.998 X 4ti0 X 2,484 x( 31ti74 23.004 )= 94,219 8!1.Jh 
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Fig. 3.1 O: Reporte del análisis psicrométrico de la manejadora de aire 

► Psychrometric Chart

El programa muestra las propiedades térmicas del aire húmedo

representado en la Carta Psicrométrica. Ver Fig. 3.11.
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Fig. 3.11: Propiedades del aire húmedo en la carta psicrométrica 

► Building Summary Load

El programa muestra el Resumen de la Carga Térmica del Edificio

considerando la simultaneidad de todas las cargas. Ver Fig. 3.12.

, 
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Fig. 3.12: Resumen de la carga térmica total del edificio 

3.4 ECUACIONES EMPLEADAS POR EL SOFTWARE ELITE 

Para calcular la carga térmica sensible y latente del edificio, el software toma 

en cuenta las siguientes ecuaciones: 

, 



3.4.1 Carga de enfriamiento externo 

3.4.1.1 Carga térmica en techo, paredes y conducción a través de vidrios 

54 

Q = U xA x CLTD .................. (3.1) 

Donde: 

Q = Carga de enfriamiento (Btu/h). 

U = Coeficiente de transferencia de calor para techos y paredes (Btu/h x pie2 

X 
ºF). 

A= Área calculada de planos arquitectónicos (pie2
). 

CL TO= Diferencia de temperatura de carga de enfriamiento (ºF). 

3.4.1.2 Carga solar a través de vidrios 

Q =Ax SC x SHGFmax x CLF 

Q = A x (SC) x (SCL) 

Donde: 

.................. (3.2) 

.................. (3.3) 

Q = Carga de enfriamiento causado por radiación solar (Btu/h). 

A= Área del vidrio (pie2
).

se = Coeficiente de sombra. 

SHGFmax = Máximo factor de calor solar ganado para una orientación 

específica de la superficie, para el mes y latitud (Btu/h x pie2). 

CLF = Factor de carga de enfriamiento sin sombreado exterior. 

SCL = Factor de carga de enfriamiento solar con o sin sombra interior (Btu/h 

X pie2
).



3.4.2 Carga de enfriamiento interno 

3.4.2.1 Personas 
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Osensible = N x (Calor sensible ganado por persona) x CLF .................. (3.4) 

01atente = N x (Calor latente ganado por persona) .................. (3.5) 

Donde: 

N = Número de personas en el ambiente. 

Q = Ganancia de calor sensible y latente debido a los ocupantes (Btu/h). 

CLF = Factor de carga de enfriamiento por hora de ocupación. 

Nota: CLF = 1,0 con alta densidad o con 24 horas de ocupación y/o 

enfriando en la noche o durante el fin de semana. 

3.4.2.2 Luces 

Oe1 = 3.41 X W X Fu1X Fsa X (CLF) .................. (3.6) 

Donde: 

Q01 = Carga de enfriamiento de las luces (Btu/h). 

W = Vatios de consumo de los planos eléctricos o de los datos de las 

instalaciones eléctricas (Btu/h). 

Fu, = Factor de uso de luces adecuado. 

Fsa = Factor especial de fluorescencia apropiado. 

CLF = Factor de carga de enfriamiento por hora de ocupación. 

CLF = 1,0 con 24 horas de uso de luces y O (cero) si está apagado en la 

noche o fines de semana. 
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3.4.2.3 Aparatos eléctricos 

Carga sensible de enfriamiento 

Os 
= sensible x (CLF) .................. (3.7) 

Donde: 

Sensible = calor sensible ganados por equipos (Btu/h). 

Os
= Carga sensible de enfriamiento (Btu/h). 

CLF = Factor de carga de enfriamiento, por programas de horas. 

Si no se conoce los detalles del aparato se emplea la siguiente ecuación: 

Donde: 

% = Potencia de entrada (Btu/h). 

Cs = Coeficiente calor sensible. 

.................. (3.8) 

CLF = Factor de carga de enfriamiento, por programas de horas. 

CLF = 1,0 con 24 horas de operación de los aparatos y O si la carga no 

existe en la noche o fines de semana 

Carga latente de enfriamiento 

01 = latente .................. (3.9) 

Latente = carga latente de enfriamiento por aparato (Btu/h) 

Si no se conoce los detalles se utiliza la siguiente ecuación: 

................ (3.10) 



Donde: 

C1 = Coeficiente de calor latente. 

% = Potencia de entrada (Btu/h). 

3.4.3 Ventilación e infiltración de aire 

3.4.3.1 Calor sensible 
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El calor sensible ganado en (Btu/h) es el resultado de la diferencia de 

temperatura t::.. T entre el flujo de aire que entra y el que sale, se puede 

establecer con la siguiente ecuación: 

Os = 1.1 X CFM X !:,. T ................ (3.11) 

Donde: 

Os
= Carga de calor sensible (Btu/h). 

CFM = Flujo volumétrico de aire (pie3/min). 

t::.. T = Diferencia de temperatura interior y exterior (ºF). 

3.4.3.2 Calor latente 

El calor latente ganado en (Btu/h), es el resultado de la diferencia de 

la relación de humedad (t::..w) entre el flujo de aire que entra y el que sale . 

01 = 0.68 x CFM x t::..w ... . . . . . . . .. .. . . (3.12) 

Donde: 

01 = Calor latente (Btu/h). 
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CFM = Flujo volumétrico de aire (pie3/min). 

l':iw = Diferencia de la relación de humedad del aire interior y exterior (g 

agua/lb aire seco). 

3.5 CÁLCULO DE LA CARGA TÉRMICA DE UN AMBIENTE (AULA 201) 

A continuación se detalla el procedimiento de cálculo empleado para la 

determinación de la carga térmica de un ambiente del edificio, en este caso se tomó 

el "Aula 201" ubicado en el segundo piso del edificio. 

El procedimiento de cálculo obedece al método CL TO y las ecuaciones que 

se emplearán ya fueron indicadas en el punto 3.4. 

Posteriormente se mostrará un cuadro resumen de todos los ambientes 

acondicionados los cuales fueron obtenidos a través del programa CHVAC - Elite 

Software. 

La Tabla 3.9 muestra los parámetros de ingreso de datos que intervienen en 

el cálculo. 

Tabla 3.9: Parámetros de ingreso (Aula 201) 

Parámetro Unidades Valor 

Área del ambiente pies2 96.44 

Luminarias vatios/pies2 2.30 

Personas personas 66.00 

Altura de piso a techo pies 10.40 

Calor sensible por persona Btu/h / persona 245 

Calor latente por persona Btu/h / persona 155 

Aporte de equipos vatios 500 



59 

La cantidad de calor a extraer del Aula 201 y que serán obtenidos a través 

del cálculo térmico, está conformado por el calor sensible y el calor latente. 

Primero debemos conocer la hora de carga máxima que puede establecerse 

generalmente por simple examen de las condiciones del local, en algunos casos 

deben hacerse estimaciones a diversas horas del día. En este caso particular el 

Aula 201 tiene adyacente el aula 202 que está acondicionado, el corredor sin

acondicionar y además posee paredes expuestas al sol, es por ello que la carga 

térmica dependerá básicamente de la radiación solar y de la cantidad de personas. 

Para nuestro caso particular, la mayor carga térmica en el Aula 201 se 

presenta a la 1 :00 p.m. del mes de marzo y las condiciones para esta fecha se 

muestra en la Tabla 3.1 O. 

Tabla 3.10: Condiciones de diseño del Aula 201 

Datos Valores 

Temperatura de bulbo húmedo exterior 75 ºF (23.8 ºC) 

Temperatura de bulbo seco exterior 86 ºF (30 ºC) 

Humedad exterior
113.40 granos/lb de 

aire seco 

Temperatura de bulbo seco de ambientes contiguos sin 
82 ºF (27.78 ºC) 

acondicionar 

Temperatura de bulbo seco interior (condiciones de diseño) 72 ºF (22.22 ºC) 

La hora de mayor demanda depende de la latitud, altitud y longitud de la 

ciudad, esto se facilita mediante el programa CHVAC que cuenta tanto con las 

coordenadas geográficas así como las condiciones exteriores de Lima, las cuales 

están incorporadas en una base de datos. 
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Para el cálculo de la carga térmica total y el cálculo psicométrico, 

utilizaremos las siguientes relaciones: 

PR = (Presión barométrica del lugar de 29.86 /Presión estándar ASHRAE de 29.921) = 0.998 

Para determinar el calor sensible aportado por las paredes, ventanas, techo 

y piso del Aula 201, se tiene la ecuación 3.13 y se toman los coeficientes de 

conducción de la Tabla 3.1. 

Q s = A x U x llT 1 (T BS) 

Dónde: 

Qs= Calor sensible en Btu/h. 

A= Área en pie2
. 

U= Coeficiente de conducción en Btu/h.pie2.ºF. 

............... (3.13) 

llT 1 (TBS)= Es la variación entre la temperatura de bulbo seco (temperatura 

equivalente). 

Las áreas a considerar son las de techo, paredes y piso que son tomados 

de los planos de arquitectura. 

Luego aplicando la ecuación 3.13 al ambiente (Aula 201) el valor (Qs) es 

igual a 23449 Btu/h. 

A este valor de calor sensible ( Q s )  aportado por las paredes, techo y 

piso se le debe adicionar el calor aportado por las personas (Qsp), iluminación 

(Qi) y equipos (Qe) los cuales se pueden calcular mediante los valores de la Tabla 

3.8. 

Qsp = 16170 Btu/h 

Qi = 4685 Btu/h 
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Qe = 1705 Btu/h 

La suma de estos valores da como resultado el calor sensible total del 

ambiente (Ose) y se realiza según la ecuación 3 .14. 

. .............. (3.14) 

Una vez obtenido el calor sensible del ambiente se realiza el cálculo del 

caudal de aire (C) necesario para extraer dicho calor. Para este fin utilizaremos la 

ecuación 3.15. 

Btu 

Qse = 46009- = PR x 1.1 x C x l!,Tz 
h 

............ ... (3.15) 

De esta ecuación despejamos el caudal (C) en función de las otras 

variables, se debe tomar en cuenta que la diferencia de temperaturas LlT2 = Ts -

T;nsuflamiento es entre la entrada y la salida del aire del serpentín del evaporador es 

17ºF. 

Luego de aplicar la ecuación 3.15 se obtiene un caudal de aire de 2464 

CFM. 

Una vez obtenido el caudal de aire requerido en el ambiente, se calcula el 

caudal de aire de ventilación, para este caso tomaremos las recomendaciones del 

ASHRAE. Ver Anexo 2. De estas recomendaciones tomaremos 12 CFM por 

persona, según lo indicado en la Tabla 3.4; por lo tanto para las 66 personas que 

pueden llegar a ocupar el Aula 201, se tiene un caudal de ventilación de 792 CFM. 

El caudal de aire externo aporta tanto calor sensible como calor latente los cuales 

serán calculados más adelante. 
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El calor sensible aportado por el aire de ventilación se calcula con la 

ecuación 3. 16. 

Qse exterior = PR x 1.1 x C x l::.T3 ... ............ (3.16) 

Dónde: 

PR: 0.998 

C: Caudal = 792 CFM 

.6T3: Diferencia entre las temperaturas exterior (Text) e interior o de sala (Ts)= 14ºF. 

Entonces se tiene un calor debido al aire exterior (Qse exterior) = 12172 

Btu/h, finalmente el calor sensible neto a extraer del ambiente es: 

Qse neto = Qse + Qse exterior ......... ...... (3.17)

Ose neto
= 57994 Btu/h

De manera similar se obtiene el calor latente del ambiente. Esta ganancia de 

calor está compuesta principalmente por la presencia del aire fresco (Qla) y el 

aporte de las personas (Qlp), las infiltraciones por puertas y ventanas se evitarán 

manteniendo una presión positiva en el ambiente. 

Para el calor latente se utiliza la ecuación 3.18. 

Ql = Qlp + Qla (3.18) 

Para calcular el calor latente debido a las personas (Qlp) se utilizará el valor 

de la Tabla 3.9. En el ambiente analizado se tiene un total de 66  personas a una 

tasa de 155 Btu/h por persona nos da como resultado 10230 Btu/h. 

Por otro lado se debe considerar el calor latente generado por los 792 CFM 

de aire fresco que ingresan para fines de ventilación (Qla). 
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El calor latente a remover se obtiene utilizando una carta psicométrica, en 

la cual se ubican las condiciones iniciales y las condiciones a las que se desea 

llegar; tal como se muestra en la Fig. 3.13 se puede apreciar al lado derecho de la 

carta la cantidad de masa de agua contenida en el aire seco para cada punto. 

Para la condición de aire exterior, 86ºF de bulbo seco, se tiene 113.40 

granos/lb de aire seco y para la condiciones interiores, 72ºF de bulbo seco, se 

tiene 66. 76 granos/lb de aire seco. 

A través de siguiente ecuación se obtiene el calor latente que se desea 

remover. 

Qla = PR x 0.68 x 721 x (113.40 - 66.76)

Qla = 25065 Btu/h

. .............. (3.19) 

Finalmente al calor latente proveniente del aire exterior (Qla) se le adiciona 

el calor latente aportado por las personas (Qlp) y se obtiene el calor latente neto. 

Qla neto= Qla + Q[p

Q = 25065 Btu + 10230 Btu 
= 

35295 Btu

la neto h h h 

Notas: 

ZC: Condiciones interiores de sala. 

OC: Condiciones exteriores. 

LC: Punto de insuflamiento. 

FC: Punto de mezcla. 

W: Humedad especifica o Humedad absoluta. 

TBS: Temperatura de bulbo seco.

TBH: Temperatura de bulbo húmedo. 

HR: Humedad relativa. 

AE: Aire exterior. 

H: Entalpía. 

. . . . . . . . . . . . . . . (3.20) 



Fig. 3.13: Carta psicrométrica del proceso (Aula 201) 
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Una vez determinado el calor latente neto se obtiene el calor total del Aula 

201 que viene a ser la suma del calor sensible neto y el calor latente neto . 

Qy = Qse neto+ Qla neto . . . . . . . . . . . . .. (3.21) 

Calor rotal (Qt) = 57 994 Btu/h + 35 295 Btu/h = 93 289 Btu/h estos valores se 

muestran en la hoja dado por el software CHVAC. Ver Anexo 3. 

De esta misma manera se calcula las cargas térmicas sensibles, latentes y 

totales así como el caudal de aire a ser insuflado para los diferentes ambientes del 

edificio. El resumen de los resultados se muestra en la Tabla 3.11. 
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Tabla 3.11: Resumen de cargas térmicas (Aula 201) 

Calor Calor Calor 
Caudal Zonas a climatizar sensible latente total 

(Btu/h) (Btu/h) (Btu/h) 
(CFM) 

SUM 101 (Sala de uso múltiple) 82,356 52,145 134,501 3,377 

SUM 102 (Sala de uso múltiple) 82,356 52,145 134,501 3,377 

SUM 103 (Sala de uso múltiple) 82,356 52,145 134,501 3,377 

Oficina 1 8,395 1,460 9,855 421 

Sala de reuniones 1 9,398 5,975 15,373 407 

Oficina de coordinación 25,481 7,302 32,783 1,225 

Oficina de psicoloqía 13,532 7,468 21,000 603 

Rack - 1 9,251 - 9,251 488 

Aula 201 57,994 35,295 93,289 2,464 

Aula 202 59,255 34,416 93,671 2,485 

Aula 203 57,994 35,295 93,289 2,464 

Aula 204 59,255 34,416 93,671 2,485 

Aula 205 57,994 35,295 93,289 2,464 

Aula 206 59,255 34,416 93,671 2,485 

Aula de usos múltiples 1 34,343 15,456 49,799 1,571 

Oficina de psicopedaqoqía 1 16,768 7,-302 24,070 765 

Rack - 2 9,251 - 9,251 488 

Aula 301 50,925 26,073 76,998 2,336 

Aula 302 51,263 26,073 77,336 2,355 

Aula 303 50,925 26,073 76,998 2,336 

Aula 304 51,263 26,073 77,336 2,355 

Aula 305 50,925 26,073 76,998 2,336 

Aula 306 51,263 26,073 77,336 2,355 

Oficina 2 8,539 1,494 10,033 432 

Aula de usos múltiples 2 34,343 15,456 49,799 1,571 

Oficina de psicopedagogía 2 16,768 7,302 24,070 765 

Rack - 3 9,251 - 9,251 488 

El programa CHVAC - Elite Software nos permite calcular la mayor 

carga térmica de la siguiente manera: 



66 

• Carga térmica de una zona local: el máximo simultáneo de los

locales para dimensionar la climatizadora (fan coil).

• Carga térmica de un edificio: el máximo simultáneo de todas las

zonas para dimensionar la sala de máquinas.

Se entiende a la demanda de cada local como instalaciones

individuales, en este caso la potencia instalada es mayor que la instalación 

centralizada. 

Como podemos observar en la Fig. 3.12 "Building Summary Loads" 

la máxima carga de todo el edificio se presenta en marzo a las 2:00 p.m. 

Con los resultados obtenidos del programa CHVAC - Elite Software 

podemos concluir que el edificio requiere una capacidad de enfriamiento de 

1 '801,179 Btu/h (150 TON). 

3.6 SELECCIÓN DEL TIPO DE SISTEMA 

Una vez realizado el cálculo de carga térmica se procede a seleccionar el 

tipo de equipo para el nuevo sistema acondicionador de aire, el mismo que podría 

ser, de expansión directa o de agua helada. 

La elección de un determinado sistema de aire acondicionado es una 

decisión crítica, porque de ello depende la satisfacción del usuario y su adaptación 

al edificio que sirve y en su análisis deben estudiarse muchos factores, en los que 

juegan una gran importancia el aspecto económico y la inversión a realizar. 

Entre los tipos de sistemas más conocidos tenemos los sistemas de 

expansión directa y sistemas todo agua. 

El tipo de sistema a emplear debe satisfacer dos aspectos básicos: 

• Cargas instantáneas máximas.

• Cargas parciales a medida que se producen.
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A continuación se describe las ventajas y desventajas de los dos tipos de 

sistemas de aire acondicionado que se han tomado en cuenta para este proyecto. 

3.6.1 Análisis de los tipos de sistemas a emplear 

Dentro de nuestro medio se tiene los sistemas de expansión directa y 

sistemas todo agua. 

Las ventajas y desventajas que pueden tener son las siguientes: 

3.6.1.1 Sistemas de expansión directa 

► Ventajas

• Costo de instalación relativamente bajo.

• Facilidad de instalación.

• Control del ambiente en la habitación es individual, simple y

económico.

• Si el equipo funciona mal o se paraliza, únicamente dicho equipo y la

zona en que funcionan son afectadas.

• No se requiere adiestramiento de personal para la operación del

equipo, ya que su funcionamiento es simple.

• El consumo de energía puede ser medido directamente de cada

arrendatario.

• La distribución del aire en cada habitación es individual y puede

adaptarse a las necesidades de los ocupantes.

► Desventajas

• El equipo no posee flexibilidad en su funcionamiento ya que su

capacidad de enfriamiento es constante.
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• Generalmente estos sistemas no pueden mantener un estricto

control de la humedad ambiental.

• Costo de energía por ton. de refrigeración es relativamente alto.

• Disponer de espacios para instalar las tuberías de refrigeración.

• Elevada cantidad de tuberías de refrigeración a instalar.

• Limitaciones de distancias entre una unidad interior (evaporador) y

una unidad exterior (condensador).

• Empleo de mucho espacio para ubicar las unidades exteriores

(condensador).

• Tiempo de vida del sistema aprox. 1 O años.

• Costo relativamente elevado por mantenimiento.

3.6.1.2 Sistemas todo agua 

► Ventajas

• Control independiente por ambiente.

• Costo de energía por ton. de refrigeración es relativamente bajo.

• Costo relativamente bajo por mantenimiento.

• Empleo de poco espacio de la sala de máquinas (chiller y

electrobom bas).

• Tiempo de vida del sistema aprox. 20 años.

• El sistema es más confiable en su funcionamiento.

• Sistema con disposición a ser automatizado.

► Desventajas

• Costo de instalación relativamente alto.

• Disponer espacios para montantes de tuberías de agua helada.



• Concentración de un peso considerable de la sala de máquinas.
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• Se requiere adiestramiento de personal para la operación del equipo,

ya que su funcionamiento es sofisticado.

3.6.2 Elección del tipo de sistema 

Analizando las ventajas y desventajas de cada sistema se opta por 

un sistema todo agua (chiller). 

Las razones por las cuales se elige este sistema son: 

• El sistema es más confiable en su funcionamiento.

• Costo relativamente bajo por mantenimiento.

• Costo de energía por ton. de refrigeración es relativamente bajo.

• Tiempo de vida del sistema aprox. 20 años.

3.6.3 Descripción del sistema elegido 

3.6.3.1 Sistema de aire acondicionado 

El sistema de aire acondicionado a emplear es el de agua helada o 

chiller, la planta central de agua helada está compuesta por los siguientes 

elementos: 

• Enfriador de agua del tipo compacto (Chiller enfriado por aire) en

cuya envoltura se encontrarán los compresores, evaporador,

condensador y ventiladores del condensador.

• Electrobombas de agua helada conectadas en paralelo.

• Tanque de expansión y accesorios.

La planta de agua helada enfriará el agua desde 54°F (12.2ºC) hasta

44ºF (6.6ºC). Esta agua se distribuirá mediante dos sistema de bombeo, un 

... 



70 

circuito primario conformado por dos electrobombas (uno en stand by), 

donde se recircula el 100% del agua enfriada por el generador de agua 

helada (chiller), un circuito secundario conformado también por dos 

electrobombas (uno en stand by) que envía el agua a las unidades interiores 

fan coil y un by-pass hacia el retorno general del sistema; el circuito 

secundario provee solamente el flujo de agua en el edificio según su 

necesidad, esto se hace a través del control que tiene integrado este circuito 

en base a variadores de frecuencia para disminuir el flujo de agua en las 

electrobombas, y así con esto tener un ahorro considerable de energía. 

El agua fría que llega a las unidades fan coil pasa por un serpentín 

que enfriará el aire que circule por su exterior, este aire mediante duetos y 

difusores se distribuirá a los ambientes a condicionar. 

El control de la temperatura en los ambientes acondicionados, se 

realizará por medio de termostatos ambientales con sensor de temperatura 

que accionarán el motor de la válvula de dos vías, y un selector de 

velocidades el cual comandará al motor eléctrico del fan coil. 

3.6.3.2 Sistema de ventilación 

Para la ventilación y/o ingreso de aire fresco, se ha considerado la 

instalación de inyectores del tipo centrífugos en gabinete, ubicados en el 

falso techo. Dichos equipos transmiten el aire previamente filtrado tomado 

del exterior mediante duetos metálicos y lo inyectan al plenum. 

Para la extracción de aire se ha considerado instalar extractores 

centrífugos en gabinete localizados en el falso techo, extraen el aire 

saturado de los ambientes mediante duetos metálicos y rejillas de 

extracción, lo expulsarán al exterior. En los baños también se han 
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considerado extractores centrífugos en gabinete que a través de duetos 

metálicos y rejillas expulsan aire viciado al exterior. 

3.7 DISEÑO DEL SISTEMA 

3.7.1 Ubicación de equipos 

La localización de los equipos fue realizada teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: espacios permitidos, posibles obstrucciones (conductos 

eléctricos, sistemas de duetos, tuberías contra incendios, vigas, columnas y 

paredes, etc.), resistencias de las estructuras del edificio, servicio de 

potencia, servicio de agua, características arquitectónicas del espacio, 

desagües, facilidades de control, requerimientos de control para ruidos y 

vibraciones, áreas críticas para la localización de los equipos y facilidad para 

el traslado izaje y montaje de los equipos a su ubicación final. Se consideró 

también la mantenibilidad de los equipos. 

• Enfriador de agua (chiller): Estará en el exterior del edificio, en el

primer nivel y sobre una base antivibratoria.

• Electrobombas: Estarán ubicadas también en el exterior, al costado

del enfriador de agua, sobre base antivibratoria.

• Unidades fan coil: Estarán ubicadas dentro del falso techo en los

diferentes ambientes a acondicionar.

• Inyectores y extractores: Se ubicarán dentro del falso techo, en

lugares en donde sea fácil su instalación y acceso para

mantenimiento.



3.7.2 Diseño del sistema de distribución del aire 

La distribución de aire está compuesto por: 
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• Duetos de aire acondicionado y/o ventilación: Los cuales sirven para

transportar el aire desde la unidad de evaporación hasta el ambiente

acondicionado, sirve también para extraer el aire de éste y expulsarlo

al medio exterior. Se fabrican en plancha de acero galvanizado.

• Difusores: Los cuales distribuyen el aire en el ambiente, se fabrican

en plancha de aluminio o acero galvanizado con tratamiento

anticorrosivo y pintado de acabado final.

• Rejillas de retorno y extracción: Sirven para retornar el aire a la

unidad de evaporación y para evacuar el aire al exterior, se fabrican

del mismo material que el difusor.

3.7.2.1 Diseño de duetos 

El sistema de duetos transportan el aire desde el equipo 

acondicionador hasta la sala, para cumplir esto el sistema debe proyectarse 

dentro de ciertas limitaciones establecidas de espacio disponible, pérdidas 

por rozamiento, velocidad, nivel de ruido, pérdidas o ganancias de calor y 

fugas. 

► Espacio disponible

Para nuestro caso los duetos se desarrollan por dentro del falso cielo

raso de cada ambiente, habiendo ciertas limitaciones en su sección. 

► Pérdidas por rozamiento

Como todo fluido, el aire sufre una pérdida de presión al ser

transportado en el dueto. Para dimensionamiento se ha tomado en cuenta el 

método de pérdida de presión constante que es el más empleado para 
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duetos de impulsión de baja velocidad, retorno y ventilación. El método 

consiste en calcular los duetos de forma que tengan la misma pérdida de 

presión por unidad de longitud a lo largo de todo el sistema. 

La pérdida de presión que se utilizó fue 0.1 pulg. c.a./100 pies. La 

Fig. 3.14 muestra un ductulador que sirvió de ayuda para el cálculo. 

DUCT SIZING CALCULATIONS 
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Fig. 3.14: Calculador de duetos circular 

► Velocidad

Existen dos sistemas de transmisión de aire empleados en el

acondicionamiento de aire. Los de baja velocidad para sistemas 

convencionales y los de alta velocidad para sistemas de tipo industrial. En 
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nuestro caso, se ha empleado las recomendaciones para baja velocidad 

según la Tabla 3.12. 

Tabla 3.12: Velocidades recomendadas en duetos de baja velocidad 

Recommended And Maximum Duct Velocities For Conventional Systems 
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► Relación de forma

Viene a ser la relación entre las dimensiones mayor y menor de la 

sección de un dueto rectangular. Se tomó en cuenta que aumentando esta 

relación, aumenta el costo de instalación y funcionamiento del sistema. 
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Fig. 3.15: Costo de un dueto rectangular en función de la relación de forma 

a) Costo de instalación; b) Costo de operación

Como un ejemplo de cálculo se ha dimensionado los duetos del 

equipo FC 2-01. La disposición de la red de duetos se detalla en los planos 

correspondientes. La Tabla 3.13 muestra las dimensiones de los tramos del 

1 al 6. 

Tabla 3.13: Dimensiones de duetos del tan coil (FC 2-01) 

Caudal 
Velocidad Diámetro Dueto rectangular Tipo de 

Tramo 
(CFM) 

de salida dueto 

(pies/min) pies m m pulg. empleado 

Dueto en 

1 - 2 1,230 950 15 0.38 0.5 X 0.25 20" X 10" plancha 
qalvanizada 

Dueto en 

3-4 410 750 10 0.25 0.22 X 0.25 9" X 10" plancha 
aalvanizada 

750 10 0.25 
Dueto 

5-6 410 -
flexible 
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Una vez que se tienen dimensionados los duetos hay que calcular la 

pérdida de carga más desfavorable, pues los equipos de ventilación y/o fan 

coil de agua helada que se seleccionen tienen que ser capaces de vencer 

dicha pérdida de carga. 

Esta pérdida de carga se ha calculado aplicando la pérdida de 

presión de 0.1 pulg. c.a./100 pies de dueto, a la pérdida de carga habrá que 

añadirle la del difusor para los duetos de impulsión o rejilla para los duetos 

de retorno o extracción, así mismo la pérdida debido al filtro de aire (ver 

Anexo 5). Para el fan coil FC 2-01 se estima esta pérdida de carga 0.6" C.A. 

3.7.2.2 Diseño de difusores y rejillas 

Para seleccionar los difusores y las rejillas, se siguieron los 

siguientes pasos: 

• Se determina el número de difusores de acuerdo al caudal de aire a

manejar y a los criterios de distribución que se adapte las

instalaciones.

• Se determina el caudal de aire de cada difusor de acuerdo al criterio

de distribución.

• Se busca en tablas el alcance (tiro) en pies (ft) requerido para cada

difusor de acuerdo al catálogo del fabricante.

• Se selecciona la velocidad pies/min (PPM) en el cuello del difusor de

acuerdo al caudal de aire y el área (pie2) siguiendo las

recomendaciones de la Tabla 3.13 en donde se indica los niveles de

ruido aceptables para diversas actividades.

El catálogo de difusores y rejillas se muestran en el Anexo 4.
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Como un ejemplo de cálculo, dimensionaremos los difusores del Fan 

coíl FC 2-01. 

• Número de difusores = 3

• Caudal de cada difusor= 41 O CFM

• Seleccionaremos del catálogo de difusores una velocidad de 400

FPM en el cuello del difusor y optamos por un difusor de 12" x 12"

(cuadrado de 4 vías), luego se obtiene:

• 400 CFM, próximo a lo que estamos buscando.

• 100 CFM por cada lado.

• El tiro por cada lado de 13 - 20 píes (3,2 - 5 m).

• Nivel de ruido 22 NC (Noíse criteria), el cual es menor a lo

recomendado según la Tabla 3.5 para salones de clase donde

recomiendan de 30 - 40 NC.

El difusor seleccionado se muestra en la Fíg. 3.16.

DCD - Directional Ceiling Diffusers 

Series 5500/SS00S • Performance 

Stfitt UOOI\SOOS • ,-NIOílWltt ,� 
J,l(l,,)t)iYt�v-J,1;Xf✓,,fd>IV_."'1ÚlMi"$\l_.,-;,.1R,l.(JOl"')I 

0<4lrll1k1101 Un11\. 
CflA • OJlalc l!M pu 1r.11� (W) 
lpnl • �«'1(-ti\tl•..t1tiOlll11.-lfl�llllilltM 

f"'I • -wbr.it11 . ..-��•f1>ellt".,ci4mmr.oluli..-ll 
P1 • 1�P,'6:U9t1n;h;s,Jl"1lf#"(1)tlimn} 
P1 . '5t:lbC. 111a,�1, • P1. � jnl,;-, Of "'� (IAJfn11} 

l,,r/tJ(IIH'I 

�-,;V� 

-�·

Tb1ow . �ll•t.,11kh:tt ... :,m1'1l11Uf1;4'i•ll(<,lk>114 .... ,'M'Utwklclll9.1« I�- )Cllpll .... lfh;)Ot.-.Ml�(Pyiw 1,>n1.'\H.llll't 
NC • 1�'8(111.Wl:I'\ .,,-.,U'l-lfWVi,X,J lwwt. NC l(l4Jl!)\ CU•t»'Adcn �oundp:,d#I lwilllvl¡ kí IO(,l:v.-'!l1 IIW'IU\1 IO<JB•�XIII• 

:iu;.,IWIK:fllnolocti�l'IWkl� 
Ak • ,.,u,iv.v..-

Fig. 3.16: Selección de los difusores para el equipo FC 2-01 
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Así mismo dimensionaremos la rejilla para el extractor ECG 2-01. 

► Para un caudal de 700 CFM y una velocidad en el cuello de la rejilla

de 420 PPM, se obtiene una rejilla de 20" x 12", cuyo nivel de ruido

es 30 NC.

La rejilla seleccionada se muestra en la Fig. 3.17. 
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Fig. 3.17: Selección de la rejilla para el extractor ECG 2-01 

3.7.3 Diseño del sistema hidráulico 

-

El agua fría que obtenemos del equipo enfriador de agua (chiller) 

debemos hacerla circular hasta las unidades interiores (fan coil) por medio 

de tuberías. 

El circuito hidráulico se debe diseñar de modo que se suministre el 

caudal necesario a cada fan coil. 
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Los componentes básicos de los sistemas hidráulicos son las 

tuberías principales de conducción de agua, las bombas de agua, los 

serpentines de enfriamiento, el tanque de expansión, purgadores de aire, 

válvulas de paso, válvulas check, manómetros, válvulas motorizadas de dos 

vías en los serpentines de enfriamiento, etc. 

3.7.3.1 Diseño del sistema de tuberías de agua helada 

El sistema de tuberías considerado es del tipo cerrado, ya que el 

agua que circula por el sistema no está en contacto en ningún punto con la 

atmosfera. 

Es un sistema con retorno directo, está conformado por dos tubos 

principales de suministro y retorno de agua, el retorno se diseña para cada 

tan coil retorne el agua que sale de ellas por el camino más corto. 

El sistema de tuberías se diseña teniendo en cuenta la capacidad del 

sistema y sus respectivas electrobombas, manejando en todos los ramales 

del sistema una caída de presión menor a 1 O pies de agua/100 ft de longitud 

equivalente. Las rutas seleccionadas fueron las más adecuadas tanto para 

su instalación como para su mantenimiento y operación. 

Para el diseño del sistema de tuberías de agua helada, se tomó en 

cuenta el método de fricción igual y los pasos seguidos en este 

procedimiento fueron los siguientes: 

• Se prepara un esquema del sistema de tubería.

• Se calcula el flujo de cada sección del tubo sumando los flujos

necesarios para cada unidad terminal, desde la última unidad hasta

el cabezal de la electrobomba.
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• Se elige un valor de pérdidas por fricción desde el cabezal de la

electrobomba basándose en los siguientes pasos:

a) La pérdida por fricción debe ser entre 1 y 5 ft de agua /100 ft de

tubo.

b) La velocidad en el cabezal no debe ser mayor de 4 a 6 ft por

segundo en sistemas pequeños, o de 8 a 1 O ft por segundo en

los sistemas mayores. La velocidad en los recintos ocupados no

debe ser mayor de 4 ft por segundo, para evitar ruidos.

• Se selecciona un diámetro de tubo para el cabezal de la bomba

mediante las gráficas de pérdidas por fricción basado en los límites

anteriores.

Si hay más de una alternativa, se elige entre el diámetro menor y el

mayor si los costos de operación son más críticos.

• Se continúa a lo largo del circuito que se eligió, seleccionando los

diámetros de tuberías de cada tramo. Esto se debe hacer de acuerdo

con las siguientes guías:

a) Cuando el flujo se reduce de manera apreciable, se selecciona el

diámetro de tubo inmediato inferior en la gráfica, para que la

pérdida por fricción sea aproximadamente igual al valor escogido

en la sección inicial (fricción igual).

b) No se permite que la velocidad descienda de 1.5 a 2 ft por

segundo, para evitar el asentamiento de tierra o acumulación de

aire en las tuberías.

• Se selecciona los tamaños de tubos para los ramales de otros

circuitos. Si un circuito no es demasiado corto, se usan las mismas

tasas de pérdida por fricción. Para un circuito extremadamente corto,
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este procedimiento ocasionaría una caída total de presión mucho 

menor que la del circuito más largo, y originaría problemas de 

balanceo del flujo. Por lo tanto se seleccionan diámetros menores de 

tubos en estos ramales para crear mayores caídas de presión. Este 

problema no se presenta en un sistema del tipo retorno inverso. 

• Se verifica el circuito más largo o el que tendrá la mayor longitud

equivalente y se procede a calcular la caída de presión en este 

circuito. 
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Fig. 3.18: Monograma para la determinación de longitudes equivalentes de 

accesorios 
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Para el dimensionamiento de la tuberías de agua helada utilizaremos 

la Tabla 3.14, que es un resumen de cálculos efectuados considerando el 

caudal de agua, temperatura, velocidades máximas recomendadas (la cual 

no debe exceder los 5.5 pies por segundo), rugosidad del tubo, caídas de 

presión estática por metro de longitud de tubo, densidad, viscosidad y factor 

de fricción. 



83 

Tabla 3.14: Dimensionamiento de tuberías de agua helada 

Toneladas de Refrigeración 
GPM Tubería 

(Galones por minuto) (<l>) 

<O 0.5] <O 1.2] 1/2" 

< 0.5 1.5] < 1.2 3.6] 3/4" 

< 1.5 3] < 3.6 7.2] 1" 

<3 6.5] < 7.2 15.6] 1 1/4" 

< 6.5 1 O] < 15.6 24] 1 1/2"

<10 19.5] < 24 46.8] 2" 

< 19.5 31 ] < 46.8 74.4] 2 1/2" 

< 31 55.5] < 74.4 133.2] 3" 

< 55.5 113.5 ] < 133.2 272.4] 4" 

< 113.5 178] < 272.4 427.2] 5" 

< 178 257.5] < 427.2 618] 6" 

< 257.5 462.5] < 618 1,110] 8" 

< 462.5 736] < 1,110 1,766.4] 1 O" 

< 736 1,051.5] < 1,766.4 2,523.6] 12" 

< 1,051.5 1,277.5] < 2,523.6 3,066.0] 14" 

3.7.3.2 Determinación del caudal de agua en todo el sistema 

El caudal total que debe manejar la bomba del sistema, es la suma 

de los caudales que se necesita en cada unidad interior de enfriamiento (fan 

coil). 

En los sistemas de agua fría, la temperatura del agua que debe 

proporcionar el chiller varía entre 40 y 50 ºF, y generalmente se tiene 

aumentos de temperatura en el agua de retorno de 5 a 15 ºF. 

Para el presente trabajo seleccionaremos las temperaturas de 

entrada y salida según las recomendaciones de ASHRAE, 44 ºF y 54 ºF 

respectivamente. 
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La fórmula que vamos a emplear para determinar el caudal de agua 

en función del calor que tendría que asimilar y los cambios de temperatura 

es: 

Q = 500 x GPM x L1T 

Donde: 

........................ (3.22) 

Q = Ganancia de calor que debe absolver el agua en el serpentín (Btu/h). 

GPM = Caudal de agua en galones/minuto. 

500 = Factor de conversión (gpm x Lb/h). 

Lff = Diferencia de temperatura del agua a la entrada y salida del serpentín 

(ºF). 

La cantidad de agua de enfriamiento que se necesita para todo el 

edificio y para cada fan coil se calcula a partir de la carga térmica utilizando 

la ecuación 3.22: 

3.7.4 Selección de equipos 

3. 7.4.1 Selección del enfriador de agua (Chiller)

En la selección del enfriador de agua (chiller) se ha tenido en cuenta 

los siguientes parámetros: 

► Calor sensible.

► Calor latente.

► Calor total.

► Caudal de agua.

► Temperatura de entrada y salida del agua.

► Temperatura de entrada del aire al condensador.

► Características eléctricas.

... 
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El calor sensible, calor latente y calor total de cada ambiente y del 

edificio, se muestra en la Tabla 3.11 - Resumen de cargas térmicas. 

Para determinar la temperatura de entrada y salida del agua en el 

enfriador (chiller), se siguieron las recomendaciones de ASHRAE 44ºF y 

54°F respectivamente. 

La temperatura de entrada de aire al condensador, es la temperatura 

del ambiente exterior, el cual es crítica en época de verano. Las 

características eléctricas con las cuales se seleccionará el enfriador de agua 

(chiller) por el especialista eléctrico, es la disponible en el edificio y 

especificada por el ingeniero electricista. 

Conocido la carga total térmica requerida en el edificio, igual a 

1 '801,179 Btu/h (150 Ton. de refrigeración) y con la información del 

fabricante YORK donde sólo comercializa chillers enfriado por aire con 

compresor tipo scroll desde 15 hasta 175 toneladas de refrigeración y tipo 

tornillo desde 150 hasta 515 toneladas de refrigeración. Se opta por un 

chiller enfriado por aire con compresor tipo scroll. 

Finalmente el caudal de agua a utilizar se calcula utilizando la 

ecuación 3.22. 

En donde: 

Q: Calor Total = 1 '801,179 Btu/h. 

GPM: Caudal de Agua. 

6T: Diferencia de Temperatura de Agua Chiller = 1 O ºF. 

Despejando el caudal y remplazando los valores obtenemos: 

GPM = Q / (500 x LiT) 

El caudal de agua es igual a 360.23 GPM, redondeando se tiene 360 GPM. 

Entonces se tienen los siguientes parámetros de selección: 

1 



► Capacidad total: 1'801 , 179 Btu/h ( 150 Ton).

► Caudal: 360 GPM.

► Temperatura de entrada de agua: 54 ºF (según ASHRAE).

► Temperatura de salida de agua: 44 ºF (según ASHRAE).

► Temperatura de entrada de aire al condensador: 86 ºF.

► Características eléctricas: 380 V - 3<t> - 60 Hz - 161.3 kW.
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(La potencia eléctrica del chiller se obtiene del performance del

equipo). Ver Anexo 6.

3.7.4.2 Selección de electrobombas 

La selección de una bomba se realiza en base a dos parámetros: 

► Caudal.

► Caída de presión a vencer.

Para nuestro caso el máximo caudal de agua que deberá bombearse

desde el enfriador de agua (chiller) hasta las unidades fan coil es 360 GPM. 

Para calcular la caída de presión en la bomba primaria se tiene que 

calcular la caída de presión en el suministro y retorno entre la bomba 

primaria y el enfriador (chiller), esto quiere decir que la caída presión de la 

bomba es igual a la suma de las pérdidas en el evaporador del chiller, en el 

kit hidráulico y las pérdidas de las tuberías y conexiones del circuito 

primario. 

Las pérdidas en las tuberías y accesorios de ambos circuitos, 

primario y secundario, lo calcularemos utilizando la Fig. 3.19, del cual se 

obtiene las pérdidas de las tuberías en pies de e.a. por cada 100 pies de 

longitud, para lo cual necesitamos dos parámetros de los tres graficados 

(caudal, velocidad y diámetro de la tubería); y la Fig. 3.18, del cual se 

.,. 
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obtiene la longitud equivalente de las conexiones y válvulas, para lo cual 

necesitamos el tamaño del tubo y el tipo de accesorio o válvula. 

Cálculo en el circuito primario 

Comenzaremos calculando las pérdidas de las tuberías y los 

accesorios del circuito primario, el cual se muestra en la Tabla 3.15. 

Luego para seleccionar la bomba del circuito primario se tienen los 

siguientes parámetros: 

► Caudal = 360 GPM

► Caída de presión a vencer por la bomba = 50 pies de columna de

agua.

Tabla 3.15: Tuberías y accesorios del circuito primario 

Pérdida Pérdida Longitud 
por Pérdida de por 

Descripción equivalente Caudal 
fricción presión Cant. fricción (GPM) 
(pie/100 (pies) total (pie 

pies) C.A.)

m (pie) 

Tubería SCH 40 5" q, 40.00 132 300.00 1.57 2.07 - 2.07 

Codo 5" q, - 13 300.00 1.57 0.20 - 0.20 

Tee 5" q, - 28 300.00 1.57 0.44 - 0.44 

Válvula mariposa 5" q, 

(ver Anexo 8) 
5.75 2 11.50 

Válvula multipropósito 
(ver Anexo 9) 

4.00 1 4.00 

Difusor de succión 
(ver Anexo 1 O) 

2.30 1 2.30 

Tanque separador de aire 
(ver Anexo 11) 

1.00 1 1.00 

Chiller 
(ver Anexo 6) 

16.70 1 16.70 

38.21 

Factor de seguridad: 1.25 50 pies 

1 

... 
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Usando el software Bell&Gosset para seleccionar bombas, se tiene 

que la potencia eléctrica de cada bomba primaria es 7.SHP. Ver Anexo 7. 

Cálculo en el circuito secundario 

Las pérdidas de las tuberías y los accesorios del circuito secundario 

se muestran en la Tabla 3.16, en esta parte del cálculo se tiene que elegir la 

distancia que presente mayor restricción al flujo desde la bomba secundaria 

hasta el fan coil más alejado, en este caso es el fan coil FC 3-11. 

Luego para seleccionar la bomba del circuito secundario se tienen los 

siguientes parámetros: 

► Caudal = 360 GPM

► Caída de presión a vencer por la bomba = 80 pies de columna de

agua.

Tabla 3.12: Tuberías y accesorios del circuito secundario 

Longitud Pérdida por 
Pérdida de 

Pérdida por 

Descripción 
equivalente Caudal fricción 

presión Cant. 
fricción 

(GPM) (pie/100 total (pie 
pies) 

(pies) 
C.A.) 

m (pie) 

Tubería SCH 40 1 1/4" q, 6.00 19.80 7.90 1.15 0.23 - 0.23 

Tubería SCH 40 1 1 /2" q, 3.50 11.55 15.80 1 .91 0.22 - 0.22 

Tubería SCH 40 2" q, 3.75 12.30 34.40 2.32 0.29 - 0.29 

Tubería SCH 40 2 1 /2" q, 14.25 47.00 48.60 1.83 0.86 - 0.86 

Tubería SCH 40 3" q, 1.25 4.10 97.20 2.27 0.09 - 0.09 

Tubería SCH 40 3" q, 9.15 30.20 100.80 2.43 0.73 - 0.73 

Tubería SCH 40 3" q, 2.00 6.60 106.10 2.67 0.18 - 0.18 

Tubería SCH 40 4" q, 9.00 29.70 154.70 1.40 0.42 - 0.42 

Tubería SCH 40 4" q, 2.25 7.40 165.80 1.59 0.12 - 0.12 

Tubería SCH 40 4" q, 12.25 40.40 214.40 2.58 1.04 - 1.04 

1 
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Tubería SCH 40 4" <1> 1.25 4.10 263.00 3.80 0.16 - 0.16 

Tubería SCH 40 5" <1> 7.25 23.90 300.00 1.57 0.38 - 0.38 

Tubería SCH 40 5" <1> 10.50 34.90 300.00 1.57 0.55 - 0.55 

Tubería SCH 40 5" <1> 1.50 5.00 300.00 1.57 0.08 - 0.08 

Codo 1 1/4" <I> - 3.30 7.90 1.15 0.04 2 0.08 

Tee 1 1/2" <I> - 9.00 15.80 1.91 0.17 1 0.17 

Codo 1 1/2" <1> - 4.30 15.80 1.91 0.08 1 0.08 

Tee 2" <I> - 12.00 34.40 2.32 0.28 1 0.28 

Tee 2 1/2" <I> - 14.00 48.60 1.83 0.26 1 0.26 

Codo 2 1/2" <I> - 6.50 48.60 1.83 0.12 1 0.12 

Tee 3" <I> - 17.00 97.20 2.27 0.39 1 0.39 

Tee 3" <I> - 17.00 100.80 2.43 0.41 1 0.41 

Tee 3" <I> - 17.00 106.1 O 2.67 0.45 1 0.45 

Tee 4" <I> - 22.00 154.70 1.40 0.31 1 0.31 

Tee 4" <I> - 22.00 165.80 1.59 0.35 1 0.35 

Tee 4" <I> - 22.00 214.40 2.58 0.57 1 0.57 

Tee 4" <I> - 22.00 263.00 3.80 0.84 1 0.84 

Tee 5" <I> - 28.00 300.00 1.57 0.44 3 1.32 

Válvula compuerta 1 1 /4 "<I> - 1.50 9.30 1.55 0.02 1 0.02 

Válvula compuerta 5"<1> - 6.00 263.00 1.23 0.07 1 0.07 

11.04 

Caída de presión en red de tuberías y accesorios x 2 22.09 

Caída de presión en el 
serpentín FC 2-01 
(ver Anexo 15) 

15.00 1 15.00 

Válvula motorizada de 2 
vías (ver Anexo 13) 

8.00 1 8.00 

Válvula multipropósito 
(ver Anexo 9) 

4.00 1 4.00 

Difusor de succión 
(ver Anexo 1 O) 

2.30 1 2.30 

Válvula mariposa 
(ver Anexo 8) 

5.75 2 11.50 

Circuit setter 
(ver Anexo 14) 

1.70 1 1.70 

64.59 

Factor de sequridad: 1.25 80 pies 

j 
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Usando el software Bell&Gosset para seleccionar bombas, se tiene 

que la potencia eléctrica de cada bomba secundaria es 15HP. Ver Anexo 11. 

3.7.4.3 Selección de unidades fan coils 

Para seleccionar los serpentines ventiladores (fan coils) hay que 

tener en cuenta los siguientes parámetros: 

► Calor sensible.

► Calor latente.

► Calor total.

► Caudal de aire insuflado.

► Potencia del motor del ventilador.

► Características eléctricas.

El calor sensible, calor latente y el calor total de cada ambiente, así

como el flujo de aire insuflado se muestra en la Tabla 3.1. 

3.7.4.4 Selección de ventiladores 

Para seleccionar los ventiladores se toma en cuenta básicamente el 

caudal de aire y la presión estática a vencer en el dueto y accesorios. 

Tabla 3.17: Relación de extractores e inyectores de aire 

CUADRO DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN 
Tipo: Centrifugo en Gabinete 

Caudal 
Presión 

Código Cantidad Ubicación (CFM) Estática Electricidad 
(Pulg. e.a.) 

ECG 1-01 01 PISO 1 600 0.60 220V/1 iz)/60Hz. 

ECG 1-02 01 PISO 1 600 0.60 220V/1 iz)/60Hz. 

ECG 1-03 01 PISO 1 600 0.60 220V/1 iz)/60Hz. 
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ECG 1-04 01 PISO 1 600 0.60 220V/1 (Z)/60Hz. 

ECG 1-05 01 PISO 1 600 0.60 220V/1 (Z)/60Hz. 

ECG 1-06 01 PISO 1 600 0.60 220V/1 (Z)/60Hz. 

ECG 1-07 01 PISO 1 800 0.60 220V/1 (Z)/60Hz. 

ECG 1-08 01 PISO 1 700 0.60 220V/10/60Hz. 

ECG 1-09 01 PISO 1 120 0.50 220V/1 (Z)/60Hz. 

ECG 1-10 01 PISO 1 250 0.50 220V/1 (Z)/60Hz. 

ECG1-11 01 PISO 1 120 0.50 220V/10/60Hz. 

ECG 1-12 01 PISO 1 120 0.50 220V/10/60Hz. 

ECG 2-01 01 PIS02 800 0.60 220V/10/60Hz. 

ECG 2-02 01 PISO 2 800 0.60 220V/10/60Hz. 

ECG 2-03 01 PISO 2 800 0.60 220V/1 (Z)/60Hz. 

ECG 2-04 01 PISO 2 800 0.60 220V/1 (Z)/60Hz. 

ECG 2-05 01 PIS02 800 0.60 220V/10/60Hz. 

ECG 2-06 01 PISO 2 800 0.60 220V/1 (Z)/60Hz. 

ECG 2-07 01 PISO 2 800 0.60 220V/1 0/60Hz. 

ECG 2-08 01 PIS02 700 0.60 220V/10/60Hz. 

ECG 2-09 01 PISO 2 400 0.60 220V/10/60Hz. 

ECG 2-1 O 01 PISO 2 250 0.50 220V/1 (Z)/60Hz. 

ECG 3-01 01 PIS03 600 0.60 220V/1 (Z)/60Hz. 

ECG 3-02 01 PISO 3 600 0.60 220V/10/60Hz. 

ECG 3-03 01 PISO 3 600 0.60 220V/10/60Hz. 

ECG 3-04 01 PIS03 600 0.60 220V/10/60Hz. 

ECG 3-05 01 PISO 3 600 0.60 220V/10/60Hz. 

ECG 3-06 01 PISO 3 600 0.60 220V/1 (Z)/60Hz. 

ECG 3-07 01 PIS03 800 0.60 220V/10/60Hz. 

ECG 3-08 01 PISO 3 700 0.60 220V/1 (Z)/60Hz. 

ECG 3-09 01 PISO 3 400 0.60 220V/1 (Z)/60Hz. 

ECG 3-10 01 PISO 3 250 0.50 220V/10/60Hz. 

VCG 1-01 01 PISO 1 600 0.60 220V/10/60Hz. 

VCG 1-02 01 PISO 1 600 0.60 220V/10/60Hz. 

VCG 1-03 01 PISO 1 600 0.60 220V/10/60Hz. 
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VCG 1-04 01 PISO 1 600 

VCG 1-05 01 PISO 1 600 

VCG 1-06 01 PISO 1 600 

VCG 2-01 01 PISO 2 700 

VCG 2-02 01 PIS02 800 

VCG 2-03 01 PIS02 800 

VCG 2-04 01 PIS02 800 

VCG 2-05 01 PIS02 800 

VCG 2-06 01 PIS02 800 

VCG 3-01 01 PISO 3 600 

VCG 3-02 01 PIS03 600 

VCG 3-03 01 PISO 3 600 

VCG 3-04 01 PISO 3 600 

VCG 3-05 01 PISO 3 600 

VCG 3-06 01 PISO 3 600 

3.8 ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS 

3.8.1 Unidad enfriadora de agua (Chiller) 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

► Materiales y componentes del chiller
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220V/10/60Hz. 

220V/10/60Hz. 

220V/10/60Hz. 

220V/10/60Hz. 

220V/10/60Hz. 

220V/10/60Hz. 

220V/1 (2)/60Hz. 

220V/1 (2)/60Hz. 

220V/1 (2)/60Hz. 

220V/1 (2)/60Hz. 

220V/1 (2)/60Hz. 

220V/1 (2)/60Hz. 

220V/1 (2)/60Hz. 

220V/1 (2)/60Hz. 

220V/1 (2)/60Hz. 

El chiller será diseñado, seleccionado y construido, usando un

refrigerante ecológico R-41 0A. El enfriador deberá ser certificado por AHRI. 

Incluirá, dos sistemas de refrigeración completamente independientes; 

deberá contar con 02 compresores del tipo scroll por sistema, evaporador 

del tipo expansión directa; condensador enfriado por aire. El serpentín será 

con tubos y aletas de cobre para una mayor durabilidad. 

Deberá ser 150 TON de refrigeración como mínimo, trabajando con 

una temperatura ambiente de 86 ºF; temperaturas de entrada y salida de 

1 
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agua de 54 ºF y 44 ºF respectivamente y con un caudal de agua de 288 gpm 

como mínimo; tendrá una eficiencia como mínimo de 11.0 EER (al 100% de 

carga) y 14.5 IPLV (eficiencia a carga parcial) mínimo. 

Gabinete: Los paneles de la unidad, cajas de control y elementos 

estructurales serán construidos en acero galvanizado. Todas las superficies 

serán pintadas con pintura en polvo aplicada al horno y tendrán un rating 

mínimo de resistencia de 6 aplicando la prueba ASTM B117 según ASTM. 

► Compresores y Motores

Los compresores serán del tipo hermético del tipo scroll, haciendo en

total de 02 compresores, y deberá incluir: 

• Diseño adecuado al sellado radial y axial.

• El refrigerante fluye a través del compresor, refrescándolo

completamente.

• Recolector de aceite.

• Calentador de cárter de los compresores.

• Válvula check a la descarga del compresor. Apagado silencioso y

protección contra cambio de giro.

• Carga inicial de aceite.

• Visor del nivel de aceite

• Aisladores de vibración

► Componentes del circuito de refrigeración

Cada circuito refrigerante incluirá en línea de líquido: válvula de

cierre con el puerto de carga, válvula de alivio para la línea de baja presión, 

filtro-secador, válvula solenoide, visor de refrigerante con indicador de 
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humedad, válvula de expansión termostática, aislamiento flexible con 

espuma y transductor de presión para línea de succión. 

lntercambiadores de Calor: 

Evaporador 

• Del tipo de expansión directa tipo coraza y tubos (refrigerante en los

tubos y agua en la coraza) con tubería en cobre de alta eficiencia

para disminuir el riesgo de congelación del intercambiador durante

los periodos de paro.

• Construido, probado y estampado de acuerdo con secciones

aplicables del código del recipientes de presión de ASME para el

mínimo 350 PSIG (24 bar.) para el lado del refrigerante como

presión de diseño; y 150 PSIG (1 O bar.) para el lado del agua.

• Carcasa cubierta con el 3.4" (19 mm) de aislamiento flexible, con

conductividad termal de 0.26k (Btu/h-ft2 
- ºF/in) como máximo.

Condensador enfriado por aire 

• Serpentín: Tubos de cobre mecánicamente expandidos con aletas de

la aleación de aluminio, incluirá un serpentín de subenfriamiento

como parte integral del condensador. La presión del funcionamiento

de diseño será 450 PSIG (1 O bar.)

• Ventiladores de bajo ruido: Serán balanceados estática y

dinámicamente con transmisión directa. Las aspas serán fabricadas

con fibra de vidrio montadas en una sección de bajo nivel de ruido

suministrando una descarga vertical. Los ventiladores tendrán

guardas de alto calibre recubiertas con PVC o galvanizadas.
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• Motores de ventilador de alta eficiencia, transmisión directa y

alimentados con potencia trifásica, con aislamiento eléctrico tipo F y

TEAO (Totally Enclosed Air Over), con rodamientos de bolas con

doble sello y lubricación permanente.

Requerimientos eléctricos y mecánicos 

El chiller deberá contar además con: 

• Secuencias automáticas de protección, comienzo y parada

automática.

• Panel del Microprocesador: Gabinete de acero pintado, protección

NEMA 3R/12 (IPSS) del polvo y puerta sellada junta.

• Dos puntos de entrada independientes (uno para cada sistema).

• Transformador de control.

• Aisladores de vibración con resortes de 1" de deflexión.

• El condensador deberá ser protegido con una pintura epóxica en

fábrica.

• Válvula de aislamiento para el circuito de refrigeración.

• Interruptor de flujo.

Ver Anexo 16. 

3.8.2 Electrobombas centrifugas 

► Electrobombas para Agua Helada, Primaria y Secundaria

Bomba para recirculación de agua helada totalmente equipada por su

fabricante, lista para funcionar una vez instalada. 

El tipo será bomba centrífuga de caja partida, eje horizontal de 

impelente rotativo, impulsada por motor eléctrico siendo un paquete de 
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volumen variable (bomba secundaria) y otro de volumen constante (bomba 

primaria). 

Cada paquete contará con dos unidades. 

• El líquido a bombear será agua helada.

• El caudal será de 360 GPM mínimo.

• Altura dinámica total indicada en tablas.

• La velocidad de la bomba deberá ser de 1750 RPM máximo.

• El máximo NPSH permitido será de 20 pies de agua.

• La bomba será construida de acuerdo a las normas internacionales

vigentes.

• Construcción de fácil reemplazo de las partes, debiéndose realizar

pruebas estrictas en fábrica de acuerdo con las normas.

La caja y el impelente serán construidos de fierro fundido de alta

calidad y resistencia a la tensión, diseñados para la máxima eficiencia de 

bombeo. Las bombas de volumen variable y primario se diseñarán para 150 

PSI de trabajo. El impelente será maquinado y balanceado estática y 

dinámicamente. 

La bomba llevará conexiones de tuberías para la succión y descarga 

con bridas según especificaciones ANSI B16.5. o similar. Además estará 

provisto de una base unido a la carcaza de la bomba, del mismo material 

para su instalación. 

Estará provisto de sello de prensa estopas con empaque de 

cerámica grafitada y acero para temperaturas de trabajo de hasta 250º F. 

Serán resistentes a la abrasión y corrosión y de fácil mantenimiento. 
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Los rodamientos estarán fijados en un block de fierro fundido y serán 

del tipo de bolas, lubricados con grasa y protegidos del polvo mediante 

sellos en las tapas. 

Deberá tener estricto acabado anticorrosivo y acabado final con 

esmalte. 

El motor eléctrico, será construido según Standard NEMA, para 1750 

RPM., 3 fases, 60 Hz. 380 voltios. 

Deberá tener ventilación propia y protegida de goteos y salpicaduras. 

El aislamiento será tropicalizado. 

El acoplamiento de motor a bomba será tipo flexible, diseñado 

adecuadamente para la carga de la bomba y velocidad del motor y estará 

protegido por una cubierta de seguridad. 

Las bombas serán instaladas y alineadas sobre una base de 

concreto montada sobre resortes aisladores de 1-1 /2" de deflexión. La base 

debe tener dos veces el peso combinado de la bomba, motor y base que 

sostiene. 

Se instalarán conexiones flexibles dresser en la succión y descarga 

de bomba, serán del tipo groove. 

El motor y la bomba estarán montados sobre una base común 

fabricada en acero, provista de agujeros para anclaje. Tendrá tratamiento 

anticorrosivo y acabado en esmalte. 

Deberá incluir catálogos y especificaciones completas de cada uno 

de los equipos, accesorios a instalarse, con las curvas de funcionamiento de 

la bomba. 

El fabricante deberá proveer luego de la aceptación de la propuesta, 

catálogos y manuales de operación y mantenimiento de cada componente, 





99 

acuerdo con las normas internacionales vigentes tales como ASHRAE, 

AMCA o similar vigentes. 

Construcción de fácil reemplazo de las partes, debiéndose realizar 

pruebas estrictas en fábrica de acuerdo con las normas. 

La unidad de refrigeración estará compuesta básicamente por una 

unidad de ventilación dúplex, accionados por motor eléctrico, un serpentín 

de enfriamiento para agua helada, en un gabinete de acero galvanizado. 

Los ventiladores deberán ser tipo centrífugo de doble aspiración, tipo 

siroco, con aletas curvadas hacia el frente, de bajo nivel de sonido de NC 40 

máximo, auto balanceado y de acoplamiento directo al eje. 

El motor eléctrico será construido según standard NEMA, para 

conectarse a la red de 220 v. 60 Hz., 1 fase, 1750 RPM máximo, cuya 

potencia será mayor al BHP requerido por el ventilador. Tendrá protección 

interna por sobre corriente y reset automático. El serpentín de enfriamiento 

será construido con tubos de cobre de 0.3 mm de espesor sin costura y 

aletas de aluminio de 0.11 mm de espesor, espaciadas 14 aletas por 

pulgada. Será con un flujo de agua a razón de 2.4 GPM por tonelada de 

refrigeración y temperatura de ingreso de agua de 44º F, presión de trabajo 

de hasta 200 PSI, conexiones roscadas exteriormente. 

El equipo contará con bandeja de drenaje, que obligatoriamente debe 

cubrir toda el área de apoyo del serpentín de enfriamiento para recepcionar 

el agua de condensación, estará aislado con material térmico que sea 

además resistente a la corrosión (Elostímero) y tendrá conexiones roscadas 

a ambos lados de la bandeja. 

El acabado de ventiladores, estructura, compuertas y gabinete, será 

con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte. 



100 

Se suministrará asimismo las conexiones eléctricas, en conductores 

THW y con tubería de fierro galvanizado, que deberán estar conformes con 

el C.N.E. Tendrá una caja de borneras debidamente accesible, ordenada y

con los cables peinados. 

Se deberá incluir catálogos y especificaciones completas de los 

equipos, accesorios a instalarse, con las cuNas de funcionamiento del 

ventilador. 

El fabricante, deberá proveer luego de la aceptación de la propuesta, 

catálogos y manuales de operación y mantenimiento de cada componente, 

diseño y recomendaciones de montaje, catálogos y partes y lista completa 

de repuestos los que debe asegurar su suministro. Se incluirá como mínimo 

los siguientes componentes: 

• Válvula de 2 vías.

• Válvulas de un cuarto de vuelta a la entrada y salida de agua helada.

• Filtro colador a la entrada.

• Control de velocidad, tres posiciones.

• Conexión de drenaje.

• Conexión eléctrica completa según el C.N.E. con protección contra

sobrecarga.

• Soportes y colgadores.

Ver Anexo 15. 

Certificaciones 

Las certificaciones mínimas que deben tener el equipo son: 

• AHRI

• AMCA

• UL





CAPÍTULO IV 

COSTOS 

En esta parte del trabajo se analizarán los costos que implican la inversión 

inicial, el costo operativo y el costo de mantenimiento. 

► Costo de capital.

► Costo de operación.

► Costo de mantenimiento.

4.1 COSTO DE CAPITAL 

Se considera el suministro e instalación de: 

• Chiller.

• Electrobombas.

• Fan coils.

• Ventiladores.

• Accesorios.

Así como los materiales para la puesta en marcha de todo el sistema. 

A continuación en la Tabla 4.1 se muestra el presupuesto para la 

implementación del sistema, en él se detalla los costos de los equipos y materiales. 
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Tabla 4.1: Costo de provisión e instalación 

SUMINISTRO DE EQUIPOS IMPORTADOS 

1.0 Equipo Chiller 1 unid. 75.000.00 75.000.00 
Capacidad: 150 TON 
Características eléctricas: 3BOV/30/80Hz 

2.0 Electrobombas 
2.1 Electrobombas primarias 2 unid. 2,600.00 5,200.00 

Capacidad: 336 gpm 
Presión estática: 50 pies 
Caracterlsticas eléctricas: 360V/30/60Hz 

2.2 Electrobombas secundarias 2 unid. 3,800.00 7,600.00 
Capacidad: 360 gpm 
Presión estática: 80 pies 
Características eléctricas: 360V/30160Hz 

3.0 Accesorios de bombas 1 Glb. 10,000.00 10,000.00 
4.0 Accesorios del sistema de tuberlas y Chiller 1 Glb. 6,500.00 6,500.00 
5.0 Unidades Fan Coil 

Caracterlsticas eléctricas: 220Vl10/60Hz 
5.1 Capacidad: 60,000 Btu/h 2 unid. 600.00 1,200.00 
5.2 Capacidad: 48,000 Btulh 12 unid. 500.00 6,000.00 
5.3 Capacidad: 42.000 Btu/h 12 unid. 450.00 5,400.00 
5.4 Capacidad: 36,000 Btulh 13 unid. 400.00 5,200.00 
5.5 Capacidad: 24,000 Btulh 3 unid. 300.00 900.00 
5.6 Capacidad: 18,000 Btulh 1 unid. 250.00 250.00 
5.7 Capacidad: 12,000 Btulh 5 unid. 220.00 1,100.00 
6.0 Ventiladores cenlflfugos en gabinete 
6.1 Capacidad: 600 Cfm 24 unid 500.00 12,000.00 

Presión estática: 0,6" C.A. 
6.2 Capacidad: 800 Cfm 15 unid. 600.00 9,000.00 

Presión estática: 0,6" C.A. 
6.3 Capacidad: 700 Cfm 3 unid. 550.00 1,650.00 

Presión estática: 0,6" C.A. 
6.4 Capacidad: 120 Cfm 3 unid. 200.00 600.00 

Presión estática: 0,5" CA 
6.5 Capacidad: 250 Cfm 3 unid. 300.00 900.00 

Presión estática: 0.5" C.A. 
6.6 Capacidad: 400 Cfm 2 unid. 350.00 700.00 

Presión estática: 0.6" C.A. 

SUMINISTRO DE MATERIALES LOCALES E 
INSTALACIÓN 

7.0 Tuberlas de agua helada, incluye elementos 
complementarios 1 Glb. 20,000.00 20,000.00 

B.O Duetos metálicos. incluye soporte y anclajes 6,500 kq. 3.00 19.500.00 
9.0 Aislamiento térmico de los duetos con lana de vidrio y Foil 

de aluminio 800 m2 8.00 6.400.00 
10.0 Difusores y rejillas, Incluye soporte y anclajes 65,800 pulg2 0.20 13,160.00 
11.0 Dueto flexible 1 Glb. 7,000.00 7,000.00 
12.0 Montaje del chiller, electrobombas, unidades Fain Coil 1 Glb. 10,000.00 10,000.00 

13.0 Montaie de ventiladores, incluve bases 1 Glb. 3,500.00 3,500.00 
14.0 Conexión eléctrica de todos los equipos, incluye el tablero 

del Chiller y el tablero de las electrobombas 1 Glb. 6,000.00 6.000.00 

15.0 Conexión de drenale 1 Glb. 500.00 500.00 

16.0 T ransoor\e de materiales v herramientas 1 Glb. 1,000.00 1,000.00 
SUBTOTAL uss 236,260.00 
I.G.V. (18%) uss 42.526.80 
TOTAL us s 278,786.80 

Según el presupuesto se tiene un costo de capital de$ 278,786.80. 
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Para estimar los costos administrativos y de ingeniería, podemos asumir un 

2.5% aprox. del valor del presupuesto, obteniéndose un costo de $ 7,000.00; sin 

embargo este costo dependerá mucho de la envergadura del proyecto. 

4.2 COSTO DE OPERACIÓN 

Para obtener los costos de operación una vez puesto en marcha el sistema,

recurrimos a la Tabla 4.2, en donde se muestra los pasos que se siguieron para 

· obtener el costo de energía consumido en un año.

La potencia absorbida del chiller está en función a la capacidad de carga 

que entrega el equipo, y esto se obtuvo del performance del chiller. Ver anexo 6. En 

él podemos observar la potencia absorbida en kW para 100%, 69%, 51% y 34% de 

carga. El coeficiente de ponderación asumido es de 0.01, 0.42, 0.45 y 0.12 

respectivamente, esto quiere decir por ejemplo, que el chiller en las condiciones 

más críticas sólo trabajará el 1 % del año al 100% de carga. 

La bomba primaria al estar prendido todo el tiempo desde el momento en 

que prenden el sistema, su factor de ponderación será igual a 1. 

La bomba secundaria al trabajar con el variador de frecuencia podemos 

asumir que tendrá la misma ponderación que el chiller. 

Los fan coils de agua helada una vez prendido todo el sistema, podemos 

asumir que el fan (ventilador) siempre estará prendido y su factor de ponderación 

también será igual a 1. 

Luego se tiene que la potencia ponderada de todo el sistema es de 14 7 kW. 

Asumiendo que el chiller estará prendido el 30% de las horas de todo un año, 

obtenemos que el equipo estará prendido 2,628 horas. 
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Ahora, de la página de la web de OSINERGMIN, obtenemos el pliego 

tarifario máximo del servicio público de electricidad. Ver Anexo 19. En él se tiene 

para instalaciones de mediana tensión MT3: 

► Costo en hora punta: 18.33 céntimos de S/. /kW-h.

► Costo fuera de hora punta: 15.32 céntimos de S/. /kW-h.

Se considera hora punta desde las 18:00 hasta las 23:00 horas. Para

propósitos del informe se ha considerado el promedio de dicho costo, obteniéndose 

16.83 céntimos de SI. /kW-h, en dólares americanos sería 0.06 $/kW-h. 

Luego al final se tiene como costo de operación $ 23, 137 por año. 
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104 0.45 q5 32 
·o e 0.12 7 g3 

Consumo Toul 1 112.:!0 

1 Pv:tnol4Alnorbid• T.<>l 

1
Coeticion1e de P-nci.:J 

(kW) Pon<Hrneion PondfflJ<lil (kWt 

1 E.O 1 1 s.e3 
Cons •mo T oL,I � 5 e,

PotfflCÍ.'l Ab1orb,1fa Totol Coelx:lentede P<>'-"ncia 
(kW) Ponóo<oelón Pondorad.l(�W) 

1125 0.01 O 11 
i.76, 0.42 3 20 
!.-.7-4 0.45 2 fS 

3.82 o.·2 O 46 
Consumo Tol.31 3 6.41 

Po!O<lelo Absorbido Tot Coefic:Mnte. dE- PotenaiD 
(kW) 

22 6 

Ponoeraclon Pondet3dil (l<WJ 

' 2� 50 

Consumo ToUI 4 ">"tO 

GONSUMO TOTAL (Kw)l ,�0. 74 

HI otesi,s 

Co•!e E!ectnoodod $/ICW-h O O� 
C.1 mdd�d de- Eofrbrnie to Ton 150 

RESUMEN 
Pol1tnolaA,bsorblda lkWll 147 

Con._umo Elictrlco lkW-.hlaooll 1S!.ll20 
Coste El-"d (S/Gilo)I �3137 
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El mantenimiento debe realizarse siguiendo las recomendaciones del 

fabricante de los equipos y generalmente se realiza cada 3 meses. 

Tabla 4.3: Costo de mantenimiento 

Equipos Costo anual $ 

Fan coils 2,000 

Chiller 1,000 

Electro bombas 2,000 

Materiales del sistema 2,500 

Costo anual ($): 7,500 

El mantenimiento preventivo realizándose adecuadamente permite detectar 

fallas constantes o repetitivas, disminuyendo las probabilidades de una mala 

operación y aumentando la vida útil de los equipos; en este sentido no sea ha 

considerado el costo de mantenimiento correctivo, debido a que esto implica un 

mayor costo. 

4.4 COSTO TOTAL 

Para hallar el costo total durante toda la vida útil del sistema, emplearemos 

la ecuación (4.1) que permite llevar el costo anual al valor presente, la ecuación es 

la siguiente: 

D X [(l+i)n-1] 
VP = 

[(l+i)n Xi] 

Donde: 

... ... ...... .... (4.1) 



107 

D: Desembolso anual. 

i: Tasa de interés (asumido 10% en dólares). 

n: Vida útil proyectado de los equipos del sistema (asumido 20 años). 

Tabla 4.4: Resumen de Costos Durante la Vida Útil del Sistema 

Costos involucrados Costo$ 

Costo de capital 278,786.80 

Costos administrativos y de ingeniería 7,000.00 

Costo de operación 196,978.32 

Costo de mantenimiento 63,851.73 

Total anual($): 546,616.85 

Por lo tanto el costo total del proyecto, durante su vida útil asciende a$ 546,616.85. 
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CONCLUSIONES 

1.- La carga de enfriamiento que se requiere en el edificio es 150 toneladas de 

refrigeración, este valor representa el máximo simultáneo en el edificio y es con 

el cual se ha seleccionado el chiller; por otro lado, las unidades fan coil'se han 

seleccionado con el máximo simultáneo requerido en cada ambiente. 

Por lo tanto la capacidad del chiller no necesariamente es la suma de las 

capacidades de cada fan coil, por lo general es menor como es este caso. 

2.- Para satisfacer las condiciones requeridas en cada ambiente, fue imprescindible 

hacer una buena selección de los equipos, de tal manera que podamos tener 

un óptimo funcionamiento de los mismos, además de reducir los costos de 

instalación, operación, mantenimiento y costos de energía eléctrica, esto se 

traduce en ahorro de dinero para el propietario. 

3.- Consideramos que el sistema de enfriamiento propuesto con "Chiller'', es el más 

idóneo para esta aplicación y solo puede ser comparado en términos de costo 

de instalación y ahorro energético con el sistema de expansión directa de 

refrigerante de flujo variable "VRF", que en algunos casos son similares; la 

diferencia marcada entre ambos es que el chiller tiene un tiempo de vida 

mucho mayor aprox. 20 años mientras que el sistema VRF solo tiene aprox. 1 O 

años. 

4.- Consideramos que la capacidad de enfriamiento requerido por el edificio pudo 

reducirse aprox. en un 10%, si las paredes y techos hubiesen tenido algún 
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tratamiento de especial con un aislante térmico, pero debido a que esto 

incrementaba los costos de inversión, la propuesta no fue tomada en cuenta. 

5.- Consideramos que el costo de capital que asumirá el propietario, está dentro de 

los ratios establecidos, en este caso es $1850/TON de refrigeración. 
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RECOMENDACIONES 

1.- La implementación de un sistema de control y monitoreo contribuiría con 

disminuir los costos de operación y por ende, los costos del consumo de 

energía eléctrica que son beneficiosos para el propietario. 

2.- La implementación de un programa de un mantenimiento y el adiestramiento del 

personal en el uso correcto de los equipos, contribuiría para que el sistema 

funcione correctamente. 

3.- La instalación de los equipos deberían seguir fielmente las recomendaciones de 

los fabricantes para evitar problemas en el funcionamiento de los mismos. 

4.- Durante el proceso de diseño de un sistema de aire acondicionado se debe 

tener en cuenta la compatibilización con las otras especialidades para evitar o 

disminuir las posibles interferencias durante la ejecución de la instalación. 

5.- El presente informe puede usarse como una guía de consulta en el desarrollo 

de proyectos similares, aunque algunos conceptos pueden variar dependiendo 

de las necesidades que se requiera, el procedimiento es básicamente el 

mismo, por lo tanto podemos considerar al presente trabajo de gran utilidad 

tanto en el aspecto teórico y académico como de aplicación. 
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REQUISITOS DE SEGURIDAD 

GENERALIDADES 

Artículo 1.- Las edificaciones, de acuerdo con su uso 
y número de ocupantes, deben cumplir con los requisitos 
de seguridad y prevención de siniestros que tienen como 
objetivo salvaguardar las vidas humanas y preservar el 
patrimonio y la continuidad de la edificación. 

CAPITULO 1 
SISTEMAS DE EVACUACIÓN 

Articulo 2.- El presente capitulo desarrollará todos los 
conceptos y cálculos necesarios para asegurar un ade
cuado sistema de evacuación dependiendo del tipo y uso 
de la edificación. Estos son requisitos mínimos que debe
rán ser aplicados a las edificaciones. 

Artículo 3.- Todas las edificaciones tienen una deter
minada cantidad de personas en función al uso, la canti
dad y forma de mobiliario y/o el área de uso disponible 
para personas. Cualquier edificación puede tener distin
tos usos y por lo tanto variar la cantidad de personas y el 
riesgo en fa misma edificación siempre y cuando estos 
usos estén permitidos en la zonificación establecida en el 
Plan Urbano. 

El cálculo de ocupantes de una edificación se hará 
según lo establecido para cada tipo en las normas espe
cíficas A.020, A.030, A.040, A.050, A.060, A.070, A.080, 
A.090, A.100 y A.110.

En_ los tipos de loc�les en donde se ubique mobiliario 
espec1fIco para la actIv1dad a la cual sirve como butacas 
mesas, �aquinaria (cines, teatros, estadios, restaurantes: 
hoteles,_mdustnas). deberá considerarse una persona por 
cada unidad de mobiliario. 

La comprobación �el cálculo del número de ocupan
t�s �densidad), debera estar basada en información esta
d1sl1ca para cada uso de la edificación, por lo que los pro
p1etanos p�drán derryostrar aforos diferentes a los calcu
lados segun los estandares establecidos en este regla
mento . 

. _El fy'linisterio de Vivienda en coordinación con las Mu
nic1pa_hdades y las Instituciones interesadas efectuarán los 
e_stud1os que permitan confirmar las densidades estable
cidas para cada uso. 

Articulo 4.- Sin importar el tipo de metodología utiliza
do para calcular la cantidad de personas en todas las áreas 
de una edIficac1ón, para efectos de cálculo de cantidad de 
personas debe utilizarse la sumatoria de todas las perso
nas (evacuantes). Cuando exista una misma área que ten
ga d_1stmtos usos deberá utilizarse para efectos de cálcu
lo, siempre el de mayor densidad de ocupación. 

Ninguna edificación puede albergar mayor cantidad de 
gente a la establecida en el aforo calculado. 

SUB-CAPITULO 1 
PUERTAS DE EVACUACIÓN

Articulo 5.- Las salidas de emergencia deberán con
tar con puertas de evacuación de apertura desde el inte
rior accionadas por simple empuje. En los casos que por 
razones de protección de los bienes, las puertas de eva
cuación deban contar con cerraduras con llave estas de
berán tener un letrero iluminado y señalizado que indique 
«Esta puerta deberá permanecer sin llave durante las ho
ras de trabajo». 

Artículo 6.- Las puertas de evacuación pueden o no 
ser de tipo cortafuego, dependiendo su ubicación den
tro del sistema de evacuación. El giro de las puertas 
debe� ser siempre en dirección del flujo de los evacuan
tes, siempre y cuando el ambiente tenga más de 50 
personas. 

Articulo 7.- La fuerza necesaria para destrabar el pes
tillo de una manija (cerradura) o barra antipánico será de 
15 libras. La fuerza para empujar la puerta en cualquier 
caso no será mayor de 30 libras fuerza. 

Articulo 8.- Dependiendo del planteamiento de eva
cuación, las puertas que se ubiquen dentro de una ruta o 
como parte de una ruta o sistema de evacuación podrán 
contar con los siguientes dispositivos: 

a) Brazo cierra puertas: Toda puerta que forme parte
de un cerramiento contrafuego incluyendo ingresos a es
caleras de evacuación, deberá contar con un brazo cierra 
puertas aprobado para uso en puertas cortafuego 

b) En caso se tengan puertas de doble hoja con cerra
jería de un punto y cierra puertas independientes, deberá 
considerarse un dispositivo de ordenamiento de cierre de 
puertas. 

c) Manija o tirador: Las puertas que no requieran ba
rra anti pánico deberán contar con una cerradura de mani
ja. Las manijas para puertas de evacuación deberán ser 
aprobadas y certificadas para uso de personas con disca
pacidad. 

d) Barra antipánico· Serán obligatorias, únicamente
para carga de ocupantes mayor a 100 personas en cual
quier coso y en locales de reunión mayores de 50 perso
nas, locales de Salud y áreas de alto riesgo con más de 5 
personas. La altura de la borra en la puerta deberá estor 
entre 30" a 44". Las barras antipánico requeridas en puer
tas con resistencia al fuego deben tener una certificación. 

Articulo 9.- Cerraduras para salida retardada: Los dis
positivos de salida retardada pueden ser utilizados en 
cualquier lugar excepto: áreas de reunión, centros educa
tivos y edificaciones de alto riesgo, siempre y cuando la 
edificación se encuentre totalmente equipada con un sis
tema de rociadores y un sistema de detección y alarma 
de incendio adicionalmente deberán cumplir con las si
guientes condiciones: 

a) De producirse una alarma de incendio o una per
dida de energla hacia el dispositivo, debe eliminarse el 
retardo. 
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b) El dispositivo debe tener la capacidad para ser des
bloqueado manualmente por medio de una señal desde 
un centro de control. 

e) El pestillo de la barra de retardo deberá liberarse en 
un t1em� n_o mayor de_ quince segundos de aplicarse una 
fuerza maxIma de_ 15 hbra_s dur�nte 1 segundo en la ba
rra. Luego de abnrse el dIspos1t1vo solo podrá activarse 
(armar) nuevamente de forma manual 

d) Debe instalarse un letrero con letras de 0.25 rn de
alto, f! 0.30 rn. sobre la barra de apertura, que indique 
«Pres10i:ie la barra hasta que suene la alarma. La puerta 
se abnra en 15 segundos.» 

e) La pue�a de escape debe contar con iluminación
de emergencia 

f) Los evacuantes de una edificación no podrán en
contrar �_ás de un dispositivo de retardo en toda la vía de 
evacuacIon. 

. Artí_culo 1_0.- Las Puertas Cortafuego tendrán una re
sIstencIa equivalente a ¾ de la resistencia al fue�o de la 
pared, corredor o escalera a la que sirve y deberan ser a 
prueba de humo. Solo se aceptarán puertas aprobadas y 
certificadas pa_ra uso c�rtafuego. Todo los dispositivos 
corno ma_rc�. _bisagras cIe�a puertas, manija cerradura o 
barra antIparnco que se utilicen en estas puertas deberán 
contar con una certificación de aprobación para uso en 
puertas cortafuego, de la misma resistencia de la puerta a 
la cual sirven . 

. Articulo 11.- En casos especiales cuando se utilicen 
rnIn(las, visores o vidri_os_ corno parte de la puerta o puer
tas integrarnente de vidrio deberán ser aprobadas y cer
tificadas corno dispositivos a prueba de fuego de acuer
do aJ rango necesario. Todas las puertas y marcos corta
fuego deberán llevar en lugar visible el número de iden
tificación; y rótulo de resistencia al fuego. Las puertas 
cortafuego deberán tener el anclaje del marco siguiendo 
las especificaciones del fabricante de acuerdo al mate
rial del muro. 

SUB-CAPITULO 11 
MEDIOS DE EVACUACIÓN 

Articulo 12.- �os n:iedios d� evacuación son compo
nentes de una edIficaaón, destinados a canalizar el fiuJo 
9e ocupantes de manera segura hacia la via pública o a 
areas seguras para su salida durante un siniestro o esta
do de pánico colectivo. 
_ Articulo 13.- En los pasajes de circulación, escaleras 
integradas, escaleras de evacuación, accesos de uso ge
neral y s�hdas de_ evacuación, no deberá existir ninguna 
obstrucc1on que dificulte el paso de las personas debien-
do permanecer libres de obstáculos. 

Articulo 14.- Deberán considerarse de forma prima
ria las evacuaciones horizontales en, Hospitales, clíni
cas, alberg_ues, c _árceles, industrias y para proporciq
nar protección a dIscapac1tados en cualquier tipo de edi
ficación. 

Las evacuaciones horizontales pueden ser en el mis
mo nivel dentro de un edificio o aproximadamente al mis
mo nivel entre edrficios siempre y cuando lleven a un área 
de refugio definidos por barreras contra fuego y humos. 

. El área de refugio a la cual esta referida el párrafo an
tenor, debe tener corno mínimo una escalera cumpliendo 
los requerimientos para escaleras de evacuación. 

Las áreas de refugio deben tener una resistencia al 
fuego de 1 hora para edificaciones de hasta 3 niveles y de 
2 horas para edificaciones mayores de 4 niveles. 

Articulo 15.- Se considerará medios de evacuación, 
a todas aquellas partes de una edificación proyectadas 
para canalizar el flujo de personas ocupantes de la edi
ficación hacia la vía pública o hacia áreas seguras, como 
pasajes de circulación, escaleras integradas, escaleras 
de evacuación, accesos de uso general y salidas de eva
cuación. 

Articulo 16.- Las rampas serán consideradas como 
medios de evacuación siempre y cuando la pendiente no 
sea mayor a 12%. Deberán tener pisos antideslizantes y 
barandas de iguales características que las escaleras de 
evacuación. 

Artículo 17 .- Solo son permitidos los escapes por me
díos deslizantes en instalaciones de tipo industnal de alto 
riesgo y sean aprobadas por la Autoridad Competente. 

Articulo 18.- No se consideran medios de evacuación 
los siguientes medios de circulación: 

a) Ascensores
b) Rampas de accesos vehiculares que no tengan veredas peatonales y/o cualquier rampa con pendiente mayor de 12%. 
c) Escaleras mecánicas

. d) E:5calera tipo caracol: _(Solo son aceptadas para nesgos industriales que permitan la comunicación exclus1varn_ente de un piso a otro y que la capacidad de eva
c��c1on no �ea i:n_ayor de cinco personas. Para casos de v1v1e_nda urnfam1har son permitidas como escaleras de serv1_cI0 y para edificios de vivienda solo se aceptan al 
inter1or de un duplex y con una extensión no mayor de 
un piso a otro). 

e) Escalera de gato

. Articulo 19.- Los ascensores constituyen una herra
mienta de acceso para el personal del Cuerpo de Bombe
ros, por I� cual en ed1ficac1ones mayores de 1 O niveles es 
obhgatono que todos los ascensores cuenten con: 

a) Sistemas de intercomunicadores
b) Llave maestra de anulación de mando
e) Llove de bombero que permita el direccionamiento

del ascenso� únicamente desde el panel interno del as
censor, eliminando cualquier dispositivo de llamada del 
edIfic10. 

SUB-CAPITULO 111 
CALCULO DE CAPACIDAD DE MEDIOS DE 

EVACUACIÓN 

Artículo 20.- Para calcular el nú�ero de personas que 
puede estar dentro de una ed1ficac1on en cada piso y área 
de uso, se emplearán las tablas de número de ocupantes 
que se encuentran en las normas A.20 a la A.11 O según 
cada tipología. 

La carga de ocupantes permitida por piso no puede 
s�r menor que Ja división del área del piso entre el coefi
ciente de densidad, salvo en el caso de ambientes con 
mobiliario fi¡o o sustento expreso o estadístico de acuer
do a usos similares. 

Articulo 21.- Se debe calcular la máxima capacidad 
total de edificio sumando las cantidades obtenidas por 
cada piso, nivel o área. 

Articulo 22.- Determinación del ancho libre de los com
ponentes de evacuación: 

Ancho libre de puertas y rampas peatonales: Para de
terminar el ancho libre de la puerta o rampa se debe con
siderar la cantidad de personas por el área piso o nivel 
que sirve y multiplicarla por el factor de 0.005 m por per
sona. El resultado debe ser redondeado hacia arriba en 
módulos de 0.60 rn 

La puerta que entrega especiíicarnente a una escale
ra de evacuación tendrá un ancho libre mínimo medido 
entre las paredes del vano de 1 .00 rn. 

Ancho libre de pasajes de circulación: Para determi
nar el ancho libre de los pasajes de circulación se sigue 
el mismo procedimiento, debiendo tener un ancho mlni
mo de 1.20 rn. En edificaciones de uso de oficinas los 
pasajes que aporten hacia una rula de escape interior y 
que reciban menos de 50 personas podrán tener un an
cho de 0.90 rn. 

Ancho libre de escaleras: Debe calcularse la cantidad 
total de personas del piso que sirven hacia una escalera y 
multiplicar por el factor de O 008 m por persona. 

Artículo 23.- En lodos los casos las escaleras de eva
cuación no podrán tener un ancho menor a 1.20 m. 

Cuando se requieran escaleras de mayor ancho de
berá instalarse una baranda por cada dos módulos de 0_160
rn. El número rnlnimo de escalera que requiere una eaifi
cación se establece en la Norma A.O-JO del presente Re
glamento Nacional de Edificaciones. 

Artículo 24.- 1 factor de cálculo de centros de salud, 
asilos, que no cuenten con rociadores será de 0.0·15 rn 
por persona en escaleras y de 0.013 rn por persona, para 
puertas y rampas. 

Articulo 25.- Los tiempos de evacuación solo son acep
tados corno una referencia y no como una base de cálcu
lo. Esta referencia sirve corno un indicador para evaluar 
la eficiencia de las evacuaciones en los simulacros, luego 
de la primera evacuación patrón. 
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Articulo 26.- La cantidad de puertas de evacuación 
pasillos, escaleras está directamente relacionado con la 
necesidad de evacuar la carga total de ocupantes del edi
ficio y teniendo adicionalmente que utilizarse el criterio de 
distancia de recorrido horizontal de 45.0 m para edifica
ciones sin rociadores y de 60.0 m para edificaciones con 
rociadores. 

Para riesgos especiales se podrán sustentar distan
cias de recorrido mayor basado en los requisitos adicio
nales que establece el Código NFPA 10·1. 

Articulo 27.- Para calcular la distancia de recorrido 
del evacuante deberá ser medida desde el punto más ale
jado del recinto hasta el ingreso a un medio seguro de 
evacuación. (Puerta, pasillo, o escalera de evacuación pro
tegidos contra fuego y humos) 

Artículo 28.- Para centros comerciales o complejos 
comerciales mercados techados, salas de espectáculos 
al interior de los mismos, deberán considerarse los siguien
tes criterios de evacuación: 

a) Las tiendas por departamentos, Supermercados y
Sala de Espectáculos, no deben aportar evacuantes al 
interior del centro comercial o complejo comercial cuando 
no consideren un pasadizo protegido contra fuego entre 
la tienda por departamentos y las tiendas menores, de 
manera que colecte la evacuación desde la puerta de sa
lida de la tienda por departamentos al extenor del centro 
comercial. Caso contrario deberán ser autónomas en su 
capacidad de evacuación. . b) Deben tener como mínimo los siguientes requen
mientos de evacuación. 

• Número de ocupanles mayores de
500 y no más de 1000 personas No menos de 3 salidas

• Número de ocupantes mayor de 
1000 personas No menos de 4 salidas 

c) Los centros comerciales,_ complejos c�merciales,
tiendas por departamento o s1m1lares no podran eva_cuar 
mas del 50% del número de ocupantes por una misma 
salida. 

d) Es permitido el uso_ de propaQandas, mostradores,
puntos de ventas en los ingreso� siempre y cua�do, es
tos no invadan el ancho requendo de evacuac1on, que 
no es equivalente al ancho disponible. Dichos elemen
tos deberán estar convenientemente anclados con el fin 
de evitar que se conviertan en una obstrucción durante 
la evacuación. 

e) En tiendas por dep<;1rtamentos, mercados techados� supermercados, con un area comercial mayor _a 2800 m
por planta, deberá tener por lo menos un pasadizo de eva
cuación con un ancho no menor a 1.50 m. 

SUB-CAPITULO IV 
REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE PRESURIZA

CIÓN DE ESCALERAS 

Artículo 29.- El ventilador y el punto de toma de aire 
deben ubicarse en un área libre de riesgo de contamina
ción por humos, preferentemente en el exterior o azotea 
de la edificación. . . 

Articulo 30.- No es permitida la instalación del venll
lador en sótanos o lugares c�rrados, donde �n incendio 
adyacente pueda poner en nesgo la extracción de aire, 
cargando la escalera de humo. El _sistema debe contar 
con inyección de aire para cada p1�0. L_a d1ferenc1a de 
presión mínima de diseño entre el intenor y el extenor 
de la caja de la escalera debe ser de 0.05 pulgadas de 
columna de agua y el máximo de 0.45 pulgadas de co
lumna de agua para edificios protegidos al 100% con ro
ciadores. 

Articulo 31.- El cálculo para el diseño�� la escalera 
se debe realizar teniendo en cuenta como m1rnmo _1� puerta 
de salida en el nivel de evacuación y puertas ad1c1onales 
dependiendo del numero de pisos, cantidad de_ personas 
evacuando u otra condición que obligue a considerar una 
puerta abierta por un tiempo prolongado. La máxima fue_r
za requerida para abrir cada una de las puertas de la ca¡a 
de la escalera no deberá exceder las 30 lbf.. 

Articulo 32.- La succión y descarga de aire de los so
pladores o ventiladores debe estar dotada de detectores 
de humo interconectados con el sistema de detección Y 
alarmas del edificio de tal manera que se detenga auto-

máticamente en caso de que ingrese humo por el rodete. 
El ventilador deberá ser activado automáticamente ante 
la activación de cualquier dispositivo del sistema de de
tección y alarma. Como mínimo deberá activarse por me
dio de detectores de humo ubicados en cada acceso a las 
escaleras de escape a no menos de 3.0 m de las puertas 
de escape. 

Articulo 33.- La interconexión con el sistema de alar
mas y detección (cables) debe tener una protección cor
tafuego para mínimo 2 horas. 

Articulo 34.- La alimentación de energía para los mo
tores del ventilador debe contar con dos fuentes indepen
dientes, de transferencia automática Las rutas de dichos 
suministros deben ser independientes y protegidos con
trafuego por 2 horas. La transferencia de la fuente de ali
mentación primaria a la secundaria se debe realizar den
tro de los 30 segundos posteriores a la falla de fuente 
primaria. Se debe separar la llave de control de los moto
res de presurización de forma que el contactor general no 
actúe sobre esta alimentación. Todos los cables de sumi
nistro eléctrico desde el tablero de alimentación hasta la 
entrada a motor del ventilador deben contar con una pro-
tección cortafuego para mínimo 2 horas. . 

Articulo 35.- El ventilador deberá cumplir con los si-
guientes requisitos: 

a) Listado o equivalente.
b) Preferentemente del tipo centrifugo radial.
c) En el caso de que el ventilador sea impulsado por

medio de fajas el número de estas debe ser cuando me
nos 1 5 veces el numero de fajas requeridas para el servi
cio de diseño. 

d) Todo ventilador impulsado por medio de faJas debe
tener cuando menos dos fajas 

e) Los cálculos para la selección y la curva del fabri
cante deben formar parte de los documentos entregados.

f) BaJo ningún motivo el mot<?r operará por encima de
la potencia de placa. La_ potencia de traba¡o de determi
nará mediante una med1c1ón de campo con tres puertas 
abiertas. 

g) El motor impulsor debe tener cuando menos un fac
tor de servicio de 1. 15 

h) El ventilador debe contar con guardas protectoras
para las fa1as. . i) El ventilador debe contar con una base para aislar
vibraciones. 

Artículo 36.- Los dampers y los duetos deberán cum
plir con los siguientes requisitos· 

a) Los darnpers deben ser listados según UL 555S.
b) Los rodamientos de los dampers deben ser auto

lubricados o de bronce 
c) Las ho¡as deben ser galvanizadas . _ 
d) Los duetos pueden ser de hierro, acero, aluminio,

cobre, concreto, baldosas o mampostería según sea el 
caso. 

e) Cuando los duetos se encuentren expuestos dentro
del edificio deberán tener un cerramiento contrafuego de 
2 horas. 

CAPITULO 11 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Articulo 37 .- La cantidad de señales, los tarn�ños, 
deben tener una proporción lógica co� el tipo de nesgo 
que protegen y la arquitectura de la misma. Las dimen
siones de las señales deberán estar a_cordes con la NTP 
399 _ 0·10-1 y estar en función de la d1stanc1a de obser-
vación. 

. . d ·d d Articulo 38.- Los siguientes d1spos1ti�os e segun a 
no son necesarios que cuenten con senales ni letreros, 
siempre y cuando no _se encuentren ocultos, ya que _de 
por si constituyen equipos de _forma recgnoc1da_ mundial
mente, y su ub1cac1on no requiere de senahzac1on ad1c10-
nal. Como son: 

ªl Extintores portátiles . . 
b Estaciones manuales de alarma de incendios 
c Detectores de incendio . 
d Gabinetes de agua contra incendios 
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e) Válvulas de uso de Bomberos ubicadas en mon-
tantes 

f) Puertas cortafuego de escaleras de evacuación 
g) Dispositivos de alarma de incendios
Articulo 39.- Todos los locales de reunión, edificios 

de oficinas, hoteles, industrias, áreas comunes en edifi
cios de vivienda deberán estar provistos obligatoriamente 
de señalización a lo largo del recorñdo asi como en cada 
medio de evacuación, de acuerdo con la NTP 399-010-1, 
para su fácil identificación; además de cumplir con las si
guientes condiciones: 

a) Todas las puertas a diferencia de las puertas pñnci
pales y q_ue formen parte de la ruta de evacuación deberá 
estar senalizadas con la palabra SALIDA, de acuerdo a 
NTP 399-010-·1 

b) En cada lugar donde la continuidad de la ruta de 
evacuación no sea visible, se deberá colocar señales di
reccionales de salida. 

c) Se colocará una señal de NO USAR EN CASOS DE
EMERGENCIA en cada uno de los ascensores, ya que no 
son considerados como medios de evacuación. 

d) Cada señal _deberá tener Ul)a_ ubicació!1 _tamaño y 
color distintivo y diseño que sea fac1lmente v1s1ble y que 
contraste con la decoración. 

e) Las señales no deberán ser obstruidas por maqui
naña, mercaderías, anuncios comerciales, etc. 

f) Deberán ser instaladas a una altura que permita su
fácil visualización. 

g) Deberán tener un nivel de iluminación natural o ar
tificial igual a 50 lux. 

h) El sistema de señalización deberá funcionar en for
ma continua o en cualquier momento que se active la alar
ma del edificio. 

Artículo 40.- Todos los medios de evacuación debe
rán ser provistos de iluminación de emergencia que ga
ranticen un periodo de 1 ½ hora en el caso de un corte de 
fluido eléctrico y deberán cumplir con las siguientes con
diciones: 

aJ Asegurar un nivel de iluminación mínimo de 10 lux 
medidos en el nivel del suelo. 

b) En el caso de transferencia d_e energía automática
el tiempo máximo de demora debera ser de 1 O segundos. 

e) La iluminación de emergencia deberá Sf::r diseñada 
e instalada de manera que s1 falla una bombilla no de¡e 
áreas en completa oscuñdad. 

d) Las conexiones deberán ser hechas de acuerdo al
CNE Tomo V Art. 7 .1.2.1 

e) El sistema deberá ser alimentado por u� Clfcuito que 
alimente normalmente el alumbrado en el area y estar 
conectado antes que cualquier interruptor local, de modo 
que se asegure que ante la falla de energía en el área se 
enciendan las luces. 

Artículo 41.- Las salidas de evacuación en estableci
mientos con concurrencia de público deberán contar con 
señales luminosas colocadas sobre el dintel_ de del vano. 

Las rutas de evacuación contarán con unidades de ilu
minación autónomas con sistema de baterlas, con una 
duración de 60 minutos, ubicadas de manera que man
tengan un nivel de visibilidad en todo el recorndo de la 
ruta de escape. 

CAPITULO 111 
P ROTECCION DE BARRERAS CONTRA EL FUEGO 

Artículo 42.- Clasificación de estructuras por su resis-
tencia al fuego. . 

Para clasificarse dentro del tipo «res1stent�s al fuego», 
la estructura muros resistentes y muros penm _etrales de 
cierre de la édificación, deberán tener ':)na res1stenc1a al 
fuego mínima de 4 horas, y la tab1querm 1ntenor no por
tante y los techos, una resistencia al fuego mfnima de 2 
horas. . -

Articulo 43.- Para clasificarse dentro del tipo «sem1-
resistentes al fuego», la estructura, muros r�s1stentes_ Y 
muros peñmetrales de cierre de la_ ed1f1cae1ón deberan 
tener una resistencia al fuego mínima de 2 horas, Y la 

tabiquería interior no portante y techos, una resistencia al 
fuego minima de·1 hora. 

Artículo 44.- Para clasificarse dentro del lipo «incom
bustible con protección», los muros perimetrales de cie
rre de la edificación deberá tener una resistencia al fuego 
mínima de 2 horas, y la estructura muros resistentes,_ te
chos y tabiquería interior, una resistencia al fuego mínima 
de 1 hora. 

Artículo 45.- La estructura de las construcciones con 
elementos de madera del «tipo combustible de construc
ción pesada» se reputara que tiene duración bajo la ac
ción del fuego de una hora. 

Articulo 46.- Estructuras clasificadas por su Resisten-
cia al fuego 

a) Construcciones de muros portantes.
b) Construcciones aporlicadas de concreto. 
c) Construcciones especiales de concreto. 
d) Construcciones con elementos de acero, 

Articulo 47.- Estructuras no clasificadas por su resis
tencia al fuego 

a) Construcciones con elementos de madera de la cla
sificación combustible de la construcción ordinaria. 

b) Construcciones con elementos de acero, de la cla-
sificación sin protección. . . 

c) Las construcciones de adobe o suelo estabilizado 
con parámetros y techos ligeros. 

TABLA Nº 1 

TABLAS DE RECUBRIMIENTOS MiNIMOS DE 
PROTECCION AL FUEGO EN ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES 

ELEMENTOS MATERIAL RECUBRIMIENTO MÍNIMO POR 
ESTRUCTURALES AISLANTE MATERIAL AISLANTE 
PROTEGIDOS (EN PULGADAS) 

CATEGORIAS 
Resistencia Semi Resist. lncombust. 
al Fuego al Fuego Con 
(6 Hrs) (6 Hrs) Protección 

1(1 Hrsl 
Armaduras en vigas Concreto 1 1/2 1½ 11/2 
y columnas de Estructural 
concreto armado. 
Armadura en Concreto 1 1/4 1 3/4 
viouetas de concreto estructural 
Armaduras y Concreto 1 ¾ 3/4 

amarres en losas de estructural 
oisos v techos 
Columnas de acero Concreto 21/2 1 ½ 1 
y todos los estructural 
elemenlos de 
ti1erales onnc1oales 
Elemenlos de 6 x 6 Concreto 2 1 1 

estructural 
Elementos de 6 x 8 Concreto 11/2 1 1 

estructural 
Elementos de Concreto 2 1 1 
12 X 12 estructural 
Vigas de acero Concreto 4 2½ 11/2 
Tendones en vigas eslruclural 
pre o post 
esforzadas 
Tendones en placas Concreto 1 ½ 1 

pre o post estructural 
esrorzadas 

Este espesor se protegerá contra descascaramiento 
con estnbos con espaciamiento no mayor al per�lle del 
elemento, debiendo estos estribos tener un recubrimiento 
neto de 1 pulgada. . -

h Articulo 48.- Clasificación de los pisos o lec os por 
su resistencia al luego. 
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TABLANº 2 
TABLAS DE ESPESORES MiNIMOS PARA 

PROTECCION AL FUEGO EN PISOS TECHOS y 
CIELO RASO 

ESPESOR MINIMO TOTAL EN 
PULGADAS - CATEGORIAS 
Resistenciil Semi lncombust. CONSTRUCCION CONSTRUCCION al Fuego ResisL Con DE PISOS O DE CIELO RASO (4 Hrs) al Protección TECHOS Fuego (1 Hrs) 

(2 Hrsl 
Losa de concreto. Ninouno 6112 4 112 3 112 
Losa de concreto. Enlucido de yeso 6 4 3 

o mortero contra 
el fondo del techo 

Aligerado de Enlucido de yeso 6"de 
viguetas de o mortero contra ladrillo 
concreto el fondo del techo y 2" de 
estructural y losa 
ladrillo hueco de 
techos 
Aligerado de Ninguno 5 ½�4"de
viguetas de ladlil o 1 ½" 
concreto de losa) 
estructural y
ladrillo hueco de 
techos 
Viguetas de Cielo raso sus- 3 2 
concreto pená!do de ver- (sólo (sólo 

micurita de 1 • de losa) losa) 
espesor mínimo 
colgado 6" deba¡o 
de las viouetas 

Viguetas de acero Cielo raso enlu- 2 ¼" 2"(sólo 
con losa de cido en malla (sólo losa) 
concreto incombustible losa) CombustJble 

asegurada contra Construc-
et fondo de las ción pesada 
viguetas de 
esá'esor mlnimo 
5/ • v mortero 1 :3 

Artícul_o 49.: Clasificación de las paredes y tabiques 
por su res1stenc1a al fuego: 

TABLA Nº 3 
TABLAS DE ESPESORES MÍNIMOS PARA 

PROTECCION AL FUEGO EN PAREDES Y TABIQUES 

ESPESOR MINIMO TOTAL EN 
PULGADAS - CATEGORIAS 
Resistencia Semi MATERIALES 

DE PAREDES O 
TABIQUES 

CONSTRUCCION al Fuego Resisl 
lnc:ombusl 
Con 
Protección 
(1 Hrs) 

Concreto armado Sólido sin enlucir 
Ladrillos de arcilla Ladrillos sólidos 
cocida calcáreos sin enlucir 
o de:
Bloques huecos Espesor mínimo 
de concreto de cascarón 2 ¼ • 

sin enlucir 

Ladrillos huecos 
de arcilla cocida, 
no portantes 

Bloqueo 

Tabique sólido de 
mortero o eso 
Paneles de yeso 
rensado 

Espesor mínimo 
de cascarón 
1 3/4" sin enlucir 
Espesor mínimo 
de cascarón 
1 3/8" sin enlucir 
Dos celdas 
mínimo dentro 
del espesor de la 
pared, entuc,do 
en ambas caras 
Tres celdas 
mínimo dentro 
del espesor de la 
pared, enlucido 
en ambas caras 
Enlucido o sin 
enlucir 
Armazón interno 
incombuslible 

(4 Hrs) al 

61/2 

8 

8 

12 

12 

6 

Fuego 
2 Hrs 

6 

8 

7 

4 

3 1/2 
4 

6 

5 

3 

2 

2 

Articulo 50.- Cuando se requieran instalar selladores 
cortafuego, _deberá presentarse un proyecto especifico 
para _tal fin, md1cand� los tipos, formas y materiales que 
atrav1e_san el cerramiento cortafuego. 

Articulo 51.- Solo se pueden utilizar materiales sella
dores, de acuerdo a la configuración que cada fabricante 
�aya someltdo a pruebas y que la composición del con
¡unto a proteger se encuentre descritos en el directorio de 
UL vigente. 

CAPITULO IV 
SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE 

INCENDIOS 

Ai:tículo 52.- La instalación de dispositivos de De
t�cc1on y_Alarma de incendios tiene como finalidad prin
cipal, indicar y adver1ir las condiciones anormales, con
vocar el auxilio adecuado y controlar las facilidades de 
los ocupantes para reforzar la protección de la vida hu
mana. 

La Detección y Alarma se realiza con dispositivos que 
identifican la presencia de calor o humo y a través, de una 
seflal perceptible en todo el edificio protegida por esta 
señal, que permite el conocimiento de la existencia de una 
emergencia por parte de los ocupantes. 

Articulo 53.- Todas las edificaciones que deban ser 
protegidas con un sistema de detección y alarma de in
cendios, deberán cumplir con lo indicado en esta Norma y 
en el estándar NFPA 72 en lo referente a diseño instala-
ción, pruebas y mantenimiento. 

Artículo 54.- Los equipos que se estandarizan en esta 
norma no pueden ser variados, en ninguna otra regula
ción. Los sistemas de detección y alarma de incendios 
deberán contar con supervisión constante en el área a la 
cual protegen, con personal entrenado en el manejo del 
sistema. 

Los sistemas que reporten las señales de alarma, su
pervisión y avería hacia lugares fuera de la propiedad pro
tegida, atendidos de manera continua y que brindan el 
servicio de monitoreo no será necesario que cuenten con 
supervisión constante en el área protegida. 

Artículo 55.- Todo sistema de detección y alarma de 
incendios, deberá contar con dos ruantes de suministro 
de energla, de acuerdo con el CNE Tomo V, Capítulo 7. 
Los circuitos, cableados y equipos deberán encontrarse 
protegidos de daños por corrientes inducidas de acuerdo 
a lo establecido en el CNE. 

Articulo 66.- Los sistemas de detección y alarma 
de incendios, deberán interconectarse de manera de 
controlar, monitorear o supervisar a otros sistemas de 
protección contra incendios o protección a la vida como 
son: 

a) Dispositivos de detección de incendios 
b) Dispositivos de alarma de incendios 
c) Detectores de funcionamiento de sistemas de ex

tinción de incendios 
d) Monitoreo de funcionamiento de sistemas de extin-

ción de incendios 
e) Válvulas de la red de agua contra incendios. 
f) Bomba de agua contra incendios. 
g) Control de ascensores para uso de bomberos 
h) Desactivación de ascensores 
i) Sistemas de presurización de escaleras. 
j) Sistemas de administración de humos 
k) liberación de puertas de evacuación 
1) Activación de sistemas de extinción de incendios. 

Artículo 57.- Los dispositivos de alarmas acústicas
deben ser audibles en la totalidad del local, y podrán ser 
accionados en forma automática por los detectores, pues
to de control o desde los pulsadores distribuidos en la 
edificación. Esta instalación de alarma audible deberá 
complementarse con adecuadas señales ópticas, cuan
do asl lo requieran las características de los ocupantes 
del mismo. 

Articulo 68.- Los dispositivos de detección de incen
dios automáticos y manuales, deberán ser seleccionados 
e instalados de manera de minimizar las falsas alarmas. 
Cuando los dispositivos de detección se encuentren suje
tos a darlos mecánicos o vandalismo, deberán contar con 
una protección adecuada y �probada para el uso .. 

Articulo 69.- Los dispos1t1vos de detección de incen
dios deberán estar instalados de fonna tal que se encuen-
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tren sostenidos de forma independiente de su fijación a 
los conductores de los circuitos. Los dispositivos de detección de incendios deberán ser accesibles para el man
tenimiento y prueQas periódicas. 

Artículo 60.- Unicamente es permitida la instalación 
de detectores de humo de estación simple (detectores a 
pilas), para usos en edificaciones residenciales y al inte
rior de las viviendas. 

Artículo 61.- Para la selección y ubicación de los dis
positivos de detección de incendios deberá tomarse en 
cuenta los siguientes condiciones: 

a) Forma y superficie del lecho.
b) Altura del techo.
c) Configuración y contenido del área a proteger.
d) Características de la combustión de los materiales

presentes en el área protegida. 
e) Ventilación y movimiento de aire.
f) Condiciones medio ambientales

Articulo 62.- Los dispositivos de detección de incen
dios deberán ser instalados de acuerdo a las indicaciones 
del fabricante y las buenas prácticas de ingeniería. Las 
estaciones manuales de alarma de incendios deberán ser 
instaladas en las paredes a no menos de ·t .1 O m ni a más 
de 1.40 m. 

Artículo 63.- Las estaciones manuales de alarma de 
incendios deberán distribuirse en la totalidad del área pro
tegida, libre de obstrucciones y fácilmente accesible. 

Deberán instalarse estaciones manuales de alarma de 
incendios en el ingreso a cada una de las salidas de eva-
cuación de cada piso. . Se adicionarán estaciones manuales de alarma de in
cendios de forma que la máxima distancia de recorrido 
horizontal en el mismo piso, hasta la estación manual de 
alarma de incend[os no supere los 60.0 m. 

Artículo 64.- Unicamente será obligatoria la señaliza
ción de las estaciones manuales de alarma de incendios 
que no sean claramente visibles y por exigencia de la 
Autoridad Competente. 

Articulo 65.- Cuando se instalen cobertores en las es
taciones manuales de alarma de incendios, con el fin de 
evitar falsas alarmas o para protección del medio ambie�
te, estos deben ser aprobados para el uso por la Autori
dad Competente 

CAPITULO V 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS 

DIVERSOS USOS VIVIENDA 

Artículo 66.- Las edificaciones de vivienda Multifami
liar o Con¡unlo Residencial de más de 5 niveles, deberá 
contar con una red de agua contra incend_ios y extintores 
portátiles, así como un sistema de detección y alarma de 
incendios. 

Articulo 67.- Las edificaciones de wivienda Multifa
miliar de más de 5 niveles hasta 1 O niveles, podrán tener 
una red de agua contra incendio de tipo Montante Seca 
con un diámetro no menor de 0 100 mm., y salidas valvu
ladas de 65 mm. en cada nivel al interior de la escalera de 
evacuación de acuerdo a lo estipulado en la presente 
Norma. si cumple con los siguientes requisitos: 

a) Cuenta con una escalera de evacuación de acuer
do a lo indicado en la Norma A-01 O 

b) Cuenta con un hidrante co�tra in�endIos _ de la red
pública, a no más de 75.0_ m de dIstancIa, medidos de la 
conexión de bomberos (Siamesa). . .. 

c) La localidad donde se ubicará la ed1ficacIon cuenta
con una Compañia de Bomberos. 

Artículo 68.- En caso de que la edificación cuente 
con áreas de estacionamiento subterráneas cuya suma
toria de áreas techadas considerando los e�pacIos de 
estacionamiento, las circulacion�s y los depOS(t<?S, sea 
mayor a 750 m2

, se requerirá rociadores au�omatIcos de 
agua contra incendios, de acuerdo a lo esl1pulado en la 
Norma NFPA 13. 

. · I Solo en los casos de edificaciones de uso res1d�nc10 
no es necesaria la instalación de bombas contra incen
dios ni reservas de agua, pudiendo en su reemplazo co
nectarse con la red pública de agua siempre y cuando 
ésta sea de suministro confiable. 

Articulo 69.- Las edificaciones de vivienda multifami
liar de más de 1 O hasta 20 niveles, deberá estar equipadacon los siguientes componentes: 

a) Sistema de agua contra incendios presurizada con
diámetro no menor a 0 100 mm. (4") con válvula angu
lar de 65 mm. (2 1//) en cada nivel para uso del Cuerpo 
de Bomberos, de acuerdo a lo estipulado en la presen
te Norma. 

b) Gabinetes de mangueras contra incendios de 0
40 mm. (1 1/2") en todos los niveles, ubicados de tal 
manera que la totalidad de cada área pueda ser alcan
zada por la manguera de acuerdo a lo estipulado en la 
presente Norma. 

c) Bomba contra incendios de arranque automático con
un caudal no menor a 946 I/min. (250 gpm.) con una pre
sión no menor de 4 .14 bar (60 psi) en el punto más desfa
vorable, de acuerdo a lo estipulado en la presente Norma. 
Cuando la edificación presente otros riesgos distintos al 
de vivienda como parte de la misma, y sea obligatorio el 
uso de rociadores la capacidad de bombeo y reserva de 
agua contra incendio, deberán ser calculados para el 
máximo riesgo y máxima demanda. 

d) La reserva de agua contra incendios, será dimen
sionada en base al máximo riesgo, la cual no será menor 
a 28 metros cúbicos de volumen útil y exclusivo 

e) Estaciones manuales, sistema de detección de hu
mos en hall de ascensores, así como alarmas de incen
dios según lo estipulado en la presente Norma. 

Artículo 70.- Las edificaciones de vivienda multifami
liar de más de 20 niveles deberá estar equipada con los 
siguientes componentes: 

a) Sistema de agua contra incendios presurizada con
diámetro no menor a 0 150 mm. (4") con válvula angular 
de 65 mm. (2 1/,") en cada nivel para uso del Cuerpo de 
Bomberos de acuerdo a lo estipulado en la presente Nor
ma en cada escalera de evacuación 

b) Gabinetes de mangueras contra incendios de 0
40 mm. ('I 1/,") en todos los niveles ubicados de tal mane
ra que la totalidad de cada área pueda ser alcanzada 
por la manguera de acuerdo a lo estipulado en la pre
sente Norma. 

c) Bomba contra incendios de arranque automático de
acuerdo al estándar de la NFPA 20 y el volumen de reser-
va según NFPA '13. . . . d) Se debe instalar en todo el ed1ficI0 un sistema de 
rociadores automáticos, de acuerdo a lo estipulado en el 
estándar de la norma NFPA 13. 

e) Reserva de agua contfa incendios será dimensio-
nada según el estándar NFPA_ 13 .. f) Estaciones manuales, Sistema de deteccIon de hu
mos en hall de ascensores, asi como alarmas de incen
dios según lo estipulado en la presente Norma. 

CAPITULO VI 
HOSPEDAJES 

Artículo 71.- Las edificacione destinadas a hospe
dajes deben cumplir como mínimo con los requisitos de 
seguridad que se establecen en los cuadros de los anexos 
A, B, C, D, E y F, del presente capitulo. . . . . 

Articulo 72.- Los sistemas de evacuacIon seran d1se
nados y calculados en función a los requerimien\os que 
establecen el Código de la NFPA 10·1 en el capitulo de 
Edificaciones de Hospedaje. 

Artículo 73.- Dependiendo de la clasificación y altura 
de la edificación de hospedaje se e_stablece la necesidad 
de sistemas de agua contra incendios. 

En caso de que la edificación cuente co,� play�s de 
estacionamiento subterráneas, cuya sumatoria de area_s 
sean mayores a 500 m2 y/o 250 1112 de d�pósitos o servi
cios generales (área suma_da) se _requenra rociadores au
tomáticos de agua contra incendios de acuerdo a lo esti-
pulado en el estándar NFPA 1_3. . 

Artículo 74.- En donde existan cocinas y esto obligue 
a la necesidad de duelos de evacuación de grasas Y hu
mos estos deberán encontrarse dentro de un dueto _cor
tafuego de una hora de resistencia, evitando recorridos 
horizontales y reduciendo al máxuno las curvas. . 

Articulo 75.- Donde se requieran bombas contra in
cendios, estas serán diserlad s, instaladas, probadas Y 
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mantenida:> de_ acuerdo con la Standard NFPA 20. Cuan
do_ se decida inslal�r bombas alimentadas por energía 
el�ctnca esta debera contar con 2 fuentes de suminislro 
electnco y un panel de transferencia automático de acuer
do con el Código Eléctrico Nacional. 

Artículo 76.- Los hoteles de 4 y 5 estrellas deberán 
contar con un ambiente denominado Centro de Control 
de:5de �9nde se pueda �dministrar la evacuación de la 
ed1ficac1on y todos los sistemas de seguridad. El área 
mírn�a deberá ser tal que pennita albergar todo el equi
pamiento del Centro �e_ Control y ad1c1onalmente permitir 
a los Bomberos adm1111slrar una emergencia. Esta área 
deberá e_star ubicada en el primer o segundo nivel con 
acceso directo, desde la vía pública y con una puerta ro.. 
tulada como «Centro de Control». 

_. Artícul� 77.- Cuando los hoteles requieran la uliliza
c19n de hehpuertos estos deberán contar con su protec
c1on contra incendios adecuad� al tipo de riesgo, para el 
caso de un sistema de generación espuma portátil AFFF 
éste nunca será_menor a 2 descar!:Jas simultáneas de 216 
IUm1n. por 15 minutos de generación. El sistema de bali
zaje será normado por OACI. 
. Articulo 78.- Cuando los hoteles tengan en su inte

rior, adyacente � como parte de el, casinos, coliseos, cen
tros de convenciones, restaurantes centros comerciales 
lugares de entretenimiento u otros éspacios de uso públi� 
co, deberán contar como mínimo con la protección reque
rida para el hotel, tal como se detalla en los anexos A B 
C, O, E y F del presente capitulo. 

' ' 
Articulo 79.- Las instalaciones de almacenamiento 

abastecimiento y distribución de gas natural, gas licua� 
do de_petróleo y líquidos combustibles deberán diseñar
se e instalarse de acuerdo con la regulación nacional 
vigente de acuerdo con la Ley Orgánica de Hidrocarbu
ros No 26221. 

Artículo 80.- Cuando se decida la instalación de un 
sistema de administración de humos y/o sistemas de eva
cuación horizontal, deberá cumplirse con el Código NFPA 
101 y Estándar NFPA 92. 

INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN 

ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CLASIFICADO 

COMO HOTEL 

REQUISITOS 5••··· 4••·· 3••· 2•• 1• 
MINIMOS 

Sistema de obligatorio obligatono obligatono obligatorio obliga tono 
detección y
alarma de 
líltendlOS 

centralizado 
Sistema de obhgalorio obligatorio . -

evacuación 
por voz 

(3 idiomas} 

Teléfono de obligatorio obligatorio . 
Bomberos 
Señalización e obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio 
iluminación de 
emerQencia 
Extintores obligatono obligatorio obliga tono obligatorio obhgatono 
oortá�les 
Sistema de 
agua contra 
incendios 
1. Hasta 5 

niveles obliaatorio obliaatorio . -
. 

2 Mas de 5 obhgatono obligatono obhgatono obhgalorio obligatono 
niveles (1\ (1\ (1) 

Sistema 
automático de 
rociadores 
1.Hasta 4 Ver Nota Ver Nota -

niveles (2) (2) 

2.Entre 5 y 10 obligatorio obligatono Ver Nota . 

niveles {3} 

3. Mas de 10 obhgalorio obligatorio obligatorio otihgatoric obligalo1io 
niveles 

(1) Los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas de 5 hasta 8 niveles podrán lener 
una red de agua contra incendio de tipo Monlante Seca con un diámetro no 
menor de 0 100 mm, y salidas valvuladas de 65 mm. en cada nivel al 
interior_ de la escalera de escape, de acuerdo a lo estipulado en la Norma 
Requ1s1tos de Seguridad. si cumple los siguientes requisitos: 

i. Contar con escalera de evacuación de acuerdo a lo indicado en la
Norma A 010 

ii. Contar con un hidrante contra incendios de la red pública a no más
de 7� m. de distancia medidos de la conexión de bomberos (Siamesa). 

111. La localidad donde se ubicará la edificación deberá contar con una 
Compañia de Bomberos 

(2) No ser.In requeridos sistemas automáticos de rociadores cuan
do lodos los dormitorios para huéspedes cuenten con una pue;ta que 
abra d1rectamente hacia el exterior, a nivel de la vla publica o del te
rreno, o hacia un acceso a una salida exterior que cumpla con que el 
lado largo del balcón, porche, galería o espacio similar se encuentre 
ab_ierto por lo menos en un 50%, dispuesto para impedir la acumula
c1on de humos y además cumplir con los requisitos establecidos en el 
Código NFPA 101 

(3) No serán requeridos sistemas automáticos de rociadores siempre y 
cuando . 

• La d1stanc1a de recorndo del evacuante no sea mayor a 12.0 m me
didos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación mas 
cercana, o 

• La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 30.0 m me
didos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación más 
cercana, además cuente la edificación con 2 rulas de evacuación y no exis
tan corredores sm salida de mas de 12 O m de distancia de evacuación. 

INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN 

ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CLASIFICADO 

COMO APART-HOTEL 

REQUISITOS MINIMOS 5 ..... 4"" 3 ... 

Sistema de detección y alarma de obligatorio obligatorio obligatorio 
incendios centralizado 
Sistema de evacuación por voz obhgator10 obligatorio -

Teléfono de Bombero oblmatono obliaatono 
Señalización e iluminación de obligatorio obligatorio obligatorio 
emerqenáa 
Exhntores oortahles obhaatono obhaatono obliaatorio 
Red húmeda de agua contra 
incendios y gabinetes de mangueras 
1. Hasta 4 niveles obliaatorio obligatorio . 

2 Mas de 5 niveles obl1gatono obliaatorio obligatorio 
Sistema automático de roaadores 
l. Hasta 4 niveles Ver Nota Ver Nota . 

f1l (1 l 
2. Entre 5 y 10 niveles obligatorio obligatorio Ver Nota 

(2) 
3. Mas de 10 niveles obhc¡atorio obliaatorio obliaatorio 

(1) No serán requendos sistemas automáticos de rociadores cuan
da todos los darm1tonos para huéspedes cuenten con una puerta que 
abra directamente hacia el exterior, a nivel de la vla publica o del terre
no, o hacia un acceso a una salida exterior que cumpla con que el lado 
largo del balcón, porche, galería o espacio similar se encuentre abierto 
por la menos en un 50%, dispuesto para impedir la acumulación de 
humos y además cumplir con los requ1s1tos establecidos en el Código 
NFPA 101 

(2) No ser.In requeridos sistemas automáticos de rociadores siempre y
cuando. 

• La dislanaa de recorndo del evacuanle no sea mayor a 12 m medi
dos desde la puerta de la hab1tac16n hasta la salida de evacuación mas 
cercana, o 

• La distancia de recorndo del evacuante no sea mayor a 30 m medi
dos desde la puerta de la hab1tac16n hasta la salida de evacuación más 
cercana ademas cuente ta ed1ficac1ón con 2 rutas de evacuación y no exis
tan corr�dores sin salida de más de ·12 m de dislancia de evacuación. 
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INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN 
ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CLASIFICADO 

COMO HOSTAL 

REQUISITOS MINIMOS 3"' 2" 1' 

Sislema de detección y alarma de obligatorio 
incendios centralizado 

obligatorio obligatoric 

Señalización e iluminación de obligatono obligalorio obligatoric 
emeraencia 
Extintores oortililes obliaatorio obliaatoria oblic¡atoric 
Red hümeda de agua contra 
incendios v nabinetes de manaueras 
1. Hasta 5 niveles - - -
2.. Mas de 5 niveles Obligatorio Obligatoric Obligatori1 

11\ 111 11) 
Sistema automático de rociadores 
1. Hasta 4 niveles -

-

2. Entre 5 y 1 O niveles Ver Nota -

121 
3. Mas de 1 O niveles obliaatono obhaatono obliaatonc 

(1) Los Hostales de 1, 2 y 3 estrellas de 5 hasta 8 niveles podrán tener
una red de agua contra incendio de tipo Montante Seca con un diámetro no 
menor de 0 100 mm., y salidas valvuladas de 65 mm. en cada nivel al 
interior de ta escalera de escape, de acuerdo a lo esllputado en la Norma 
Requisitos de Segundad si cumple los siguientes requisitos: 

a) Contar con escalera de evacuación de acuerdo a lo indicado en la
NormaA010 

b) Contar con un hidrante contra incendios de la red püblica a no más
de 75.0 m. de distancia medidos de la conexión de bomberos (Siamesa). 

c) La localidad donde se ubicará la edificación deberá contar con una
Compañia de Bomberos

(2) No serán requeridos sistemas automáticos de roc1aclores siempre y
cuando: 

• La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 12 O m me
didos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación mas 
cercana, o 

• La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 30.0 m me
didos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación más 
cercana, además cuente la edificación con 2 rutas de evacuación y no exis
tan corredores sin sa.hda de más de 12..0 m de d1slanaa de evacuaaón. 

INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN 
ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CLASIFICADO

COMO RESORT 

REQUISITOS MINIMOS 5•�·· 4"'" 3 ... 
Sistema de delecaón y alarma de obligatorio obliga tono obligatorio 
incendios centralizado 
Sistema de evacuación por voz obhoatorio obliaatono -

Señalízaaón e íluminación de obligatorio obtigatono obligatorio 
emeraencia 
Extintores oortállles obliaatorio obhaatono obliaatono 
Red hümeda de agua contra 
incendios v aabineles de manaueras 
1. Hasta 4 niveles obliaatono obliaatono -

2.. Mas de 5 niveles obhoatorio obli¡:¡atorio obliaatorio 
Sistema automático de rociadores
1. Hasta 4 niveles Ver Nota Ver Nota -

11 l 111 
2. Entre 5 y 10 niveles obhgatono obliga tono Ver Nota 

(2) 

3. Mas de 1 O niveles obliaatorio obliaatorio obliaatorio 

(1) No serán requeridos sistemas automállcos de rociadores cuando
todos los dormitorios para huéspedes cuenten con una puerta que abra 
directamente hacia et exterior, a nivel de la vía publica o del terreno, o 
hacia un acceso a una salida exterior que cumpla con que el lado largo del
balcón, porche, galería o espacio similar se encue�tre abierto por lo menos
en un 50%, dispuesto para impedir la acumulac_1on de humos y además
cumplir con los requisitos establecidos en el Código NFPA 101 

(2) No serán requendos sistemas automáticos de rociadores siempre Y
cuando: 

. • La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 12.0 m me
didos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación mas 
cercana, o 
. • La distancia de recorrido deí evacuanle no sea mayor a 30 O m me

didos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación más 
cercana, además cuente la edificación con 2 rutas de evacuación y no exis
tan corredores sm salida de más de 12.0 m de distancia de evacuación. 

INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN 
ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CLASIFICADO

COMO ECOLODGE 

REQUISITOS MINIMOS 

Sistema de detección de incendios a pilas en los 
dormitorios abli atorio 
Iluminación de emergencia en íos lugares que 
cuenten con red de ener ia eléctnca 
Extintores rtátiles 

obli atorio 
obli alorio 

INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN 
ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CLASIFICADO 

COMO ALBERGUE 

REQUISITOS MINIMOS 

Sistema de detección y alarma de incendios 
centralizado 
Señalización e iluminación de emer ende 
Extintores rtátiles 

CAPITULO VII 
SALUD 

Articulo 81.- Las edificaciones de Salud deberán cum
plir con los siguientes requisitos mínimos de seguridad 
los cuales aplican a todas las áreas internas de la edifica
ción como cafetería, tienda de regalos, sala de reuniones 
y/o áreas complementarias 

TIPO DE Seilallza. Extintores Sistema Sistema Detección 
EOIFICACION clón e llu- Portatiles de Contrn y Alarma 

minaclón Roda. Incendios Centra-
de emer- dores tlzado 
aencia 

Hospllal (400 obligatorio obligatorio obligalono obligatorio obligatorio 
camas o mas) 
Hospital (150 a 399 obhgatono obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio 
camasl 
Hospital (50 a 149 obligatorio obligatono obligatorlo obligatorio obligatorio 
camas\ 
Hospital (menos obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio 
de 501 r11 
Centro de Salud obligatorio obligatono obligatorio obligatorio 

111 (21 

Puesto de Salud obl!Qatorio oblioalorio 
Centro Hemodador oblinatorlo oblioatorto 

1 Obligatorio cuando la edificación tiene 3 niveles o mas 
2. Obhgatono cuando la edificación llenen 2 o mas niveles

Articulo 82.- Todo local de salud tipo hospital deberá 
tener al menos una división resistente al fuego por piso 
de hospitalización que genere áreas de refugio de acuer
do con: 

- De 3 niveles o menos = mínimo 1 hora de resistencia
contra fuego 

- De 4 niveles o mas = mínimo 2 horas de resistencia
contra fuego 

- Cada área de refugio generada deberá tener como
mínimo una salida o escalera de evacuación. 

- Para estimar el área minima de refugio deberá consi
derarse· 

- n hospitales o lugares de reposo = 2.8 m2 por per
sona 

- En instalaciones con pacientes en silla de ruedas =
1.4 m2 por persona 

- En los pisos que no alberguen pacientes 111ternados
ni pacientes en camilla = 0.5 m2 por persona 
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Articulo 83.- Todo local de salud tipo hospital deberá TIPO DE Señaliza- Extintores Sistema Sistema Detección tener cerramientos contrafuego de 1 hora en locales de 3 EDIFICACION ción o llu. Ponátiles de Contra y Alanna �iso� o !'llenos ár 2 horas en locales de 4 pisos y más para minación Recia- Incendios Cenlra-as sIguIentes reas: do emer- dores llzado 
- Salas de operación aencio 

- Salas de cuidado intensivo Conjunto de 
- Salas de Diálisis Tiendas 

Con¡unto de obligatorio obligatorio - obligatoric
Articulo 84.- Todo local de salud de 2 o más niveles tiendas de un solo 

deberá contar con teléfono para bomberos y un sistema nivel y menor a de evacuación por voz. 500 m' de área de 
Articulo 85.- Los laboratorios en locales de salud en techada 

donde se utilicen materiales innamables, combustibles o Conjunlo de obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio riesgosos considerados como de riesgo severo deberán tiendas de un solo estar fcrotegidos de acuerdo con la norma NFPA 99, Stan- nivel y área lecha-dard or Health Care Facilities. da entre 500 m' y 
Articulo 86.- Las áreas de riesgo en locales de Salud 1000 m' deberán ser protegidas con cerramiento contrafuego de: Conjunto de obhgalorio obligatorio Obligaloric obligatorio obligatoric 
- Salas de calderas y de calefactores alimentados a tiendas de un solo (2) 

combustible: 1 hora nivel y área 
- Lavanderías centrales más de 10 m2 de superficie· techada mayor a 

1 hora 1000 m' 
- Laboratorios usando materiales innamables o com- Conjunlo de obligatorio OblIgator10 - obllgatoric

bustibles distintos a riesgo severo: Puertas con cierre au- tiendas entre dos y 
tomático tres niveles, con 

- Laboratorios usando materiales clasificados de rieS- área menor a 
go severo:1 hora 1000 m' en toIaI 

- Talleres de pintura que emplean sustancias y mate- Conjunto de obligalorio obligatorio obliga torio Obllgatoric riales riesgosos distintos a riesgo severo: 1 hora tiendas enlre dos y 
- Talleres de mantenimiento de la planta física: 1 hora tres niveles. con 
- Salas donde se guarda la ropa para lavar : 1 hora área mayor a 
- Almacenes de materiales combustibles entre 4.5 m2 

1000 m' en lolal 
y 10.0 m2

: Sin requerimiento Conjunto de oblrgalorio obligato110 oblrgatoric oblIgalo110 obligalonc - Salas de almacenamiento con más de 10 m2 de su-
perficie para almacenamiento de matenales combustibles tiendas de mas de 

tres niveles :1 hora 
- Salas de recolección de residuos :1 hora 
- Todos los muros internos y particiones en los locales Galería Comercial obligatorio oblIgalorI0 - obilgatoric

de salud de 4 pisos o más deberán ser de materiales in-
combustibles o de combustión limitada. 

(7) 

Articulo 87.- Las dimensiones de las puertas y esca- Tiendas por utJliyatorI0 UIJl1galOIIO ollliyaturlc ollllgaluIIu Obliyalo11c 
leras de evacuación deberé cumplir lo establecido en la departamentos 

norma de requisitos de Seguridad. 
El ancho mínimo de un puerta de evacuación ubicado Centro Comercial 

en un pasadizo será de 1.20 n:i- cuando conduzca en _U!1 Centro comercial obligatorio obhgator1o obligalonc 
solo sentido a un área de refugio y_ de 2.40 m cuando dIvI- de área menor a 
da el área en dos zonas de refugio. En este ultimo caso, 500 m' por piso y 
las hojas de las puertas deberán abrir en sentidos opues- no mas de 3 ni-
tos. veles . Ver Nota 3 

Artículo 88.- Las escaleras de evacuación deben 8er- Cenllo comercial obligatorio ollligalmio obligatorio obligatorio mitir el giro de una camilla considerando que miden .60 de área menor a m. por 2.50 m. de largo. 500 m' por plso y 
CAPITULO VIII 

mas de 3 niveles 
COMERCIO Centro comercial obligatorlo obligalorlo obllgalorio obligatorio 

de área mayor a 
Articulo 89.- Las edificaciones de comercio deberán 500 m' y menor de 

cumplir con los siguientes requisitos mínimos de seguri- 1500 m' por piso y 
no mas de 3 rn-dad: veles - Ver Nota 3 
Centro Comercial obhgalorlo obligalorío obligatono obhgalono oblIgatoric 

TIPO DE Señaliza- Extintores Sistema Sistema Detección de área mayor a 
EOIRCACION ción e IIU- Portátiles de Contra y Alarmo 1500 rn'. por piso -

ve, Nota 4 mlnaclón Rocía- Incendios Centra-
de emer- dores lizado 
aencla Complejo obligalorlo obllgalorlo obligatorl o obllgalorlo obligalorlo 

Tienda comerciill 
Tienda de area - obligalorio
techada total Mercados 
menor a 100 m' Mayoristas 131 
Tienda de área te- obllgatorlc obllgalono - 0bllgalorlo Con techo común obilaatorio oblloalorlo obllaatorlc obllaalorio ob/iqatorlo 
chada total mayor (1) Sin lecho común obligatorio obligatorlo obligator1o obhgatoric a 100 m' y menor (puestos a 750 m' Independientes! 
Tienda de área le- obllgalorlc obligatorio obllgalorlo obligalorlo 
chada total mayor (2) 

Suoermercados a 750 m' y menor 
Supermercados de ohllgalorl o obligalorlo obligalorlc a 1500 m' 

Tienda de planta obllgatorlc obligatorio obligatorio obligalor1o obllgalorlo un solo nivel y 
menor a 1000 rn' techada de área de área ele venta mavor a 1500 rn' 
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TIPO DE Señaliza- Extintores Sistema Sistema Detección EOIFICACION cíón e Hu- Ponátiles de Conlrn y Alarma 
minación Rocía. Incendios Centra-
de emer- dores llzado 
qencía 

Supermercados de obligatorio olll1gatono obligatoric ollltgatoric 
un solo nivel y área (2) 
de venta mayor a 
1000 m' y menor 
de 2000 m' 
supermercados de obligatorio obligatorio oblIgatoric obligatono obllgatorlc 
un solo nivel mayoI 
a 2000 m' de área 
de venta 
Supermercados obligatorio 
entre uno y tres 

obligatorio Obligatoric 

niveles, con área 
menor a 1000 ro> 
oor oiso 
Supermercados de obligatorio obligatolio - obtlgatorto obllgatorlc 
mas de tres nlv�s 
y área menor a 
1000 m' oor piso 
Supermercados de obligatorio obligatolio obligaloric obliga tono obligatorio 
mas de un nivel y 
área mayor a 
1000 m' oor oís o 

Mercados 
Minoristas 

Con techo común obliaatorio obliaatoria - obllaatorio pbllqalorlo 
Sm techo común obliga tono obtigatono obbgatorlc 
(puestos (5) 
indeoendientesl 

Restaurantes, 
ca�terías v bares 

Restaurantes de - obligatorio -
área total cons-
truida menor a 
75 m2 
Restaurantes de obligatorio obliga tono 
área total cons- (6) 
truida mayor a 
75 m2 y menor a 
300m' 
Restaurantes de obligatorio obligalorio - obUgalorlc 
área total cons-
trulda mayar a 
300m' 

1) A partir de 250 m2 de área. 
2) Cuando los requerimientos de agua (caudal y presión) del

sistema de rociadores puedan ser abaslecIdos por el servIcI0 de 
agua de la localidad, estos podrán coneclarse directamente con la 
red pública, siempre y cuando exista una compañia de bomberos 
en la localidad. 

3) Es requisito obli�atorio contar con hidrantes que provean un 
caudal total mínimo de 50 gpm. (caudales sumados). 

4) Serán requeridos hidrantes de la red publica con un caudal 
suficiente para el máximo riesgo, de acuerdo con la f(?rmula _ISO. 

5� Unicamente estaciones manuales y alarma de incendios 
6 Cuando las rutas de evacuación así lo exijan 
7) Para construcciones de un solo nivel, para edificac_iones de 2 o 

más niveles se aplicaran los requenm1entos de prolecoon contra m-
cendios de los Conjuntos de Tiendas_ 

Articulo 90.- Las Galerías Comerciales y Conjunto de 
Tiendas de no mas de 3 niveles, deberán contar con una 
separación contra ruegos no menor de 1 hora, de manera 
de agrupar locales que tengan un máximo 20.0 m lineales 
de frente. . 

Las paredes posteriores colindantes con otra_ tienda, 
deberá tener separación corta fuego con �na res(stencIa 
mínima de 1 hora. No se requiere compart1mentacIón cor-
ta fuego en el frente de la tienda. 

Articulo 91.- Las Galerías Comerciales y Conjunto de 
Tiendas de 4 niveles o mas, deberán contar con una se-
paración contra fuegos no menor de 2 _horas, de ma_nera 
de agrupar locales que tengan un máximo 20.0 m. lineal 
de frente 

Las paredes posteriores colindantes con otra tienda, 
deberá tener una separación corta fuego con una resis-
t��c1a mínima de 2 horas_ No se requiere compartimenta-
cIon corta fuego en el frente de la tienda. 

Articulo 92.- Las edificaciones comerciales deberán 
contar con el número de escaleras de evacuación y sali-
das de emergencia necesarias, de acuerdo con el cálculo 
de evacuación establecido en la norma A.070 . 

Articulo 93.- En Centros Comerciales bajo un mis-
mo techo estructural, la distancia máxima de recorrido
es de 45.0 m a una salida de evacuación o de la edifi-
cación cuando no se cuenta con un sistema de rociado-
res y de 60.0 m. cuando la edificación cuenta con rocia-
dores. 

Articulo 94.- En edificaciones de uso de Centro Co-
marcial bajo un mismo techo estructural, se podrá lene 
una distancia máxima de recorrido de 60.0 m. adiciona 
les, tomados desde la puerta de salida de la tienda hasta 
la salida más cercana de la edificación, siempre y cuando 
se cuente con los siguientes componentes: 

a) Rociadores instalados en el 1 00% del Centro Co
mercial, incluyendo áreas comunes de circulación te
chadas. 

b) Sistema de administración de humos de acuerd 
con la Guía NFPA 928. 

o 

a c) Compartimentación contra fuego no menor de ·1 hor 
entre focales, para centros comerciales de 3 pisos o me 
nos, y de 2 horas para 4 pisos o más. 

Artículo 95.- Cuando la puerta de salida al exterior n o 
sea claramente visible, desde algún punto del local, de 
berá colocarse la señalización respectiva. 

Artículo 96.- Toda edificación comercial, que cuen 
ta con áreas bajo nivel del piso, con un área total mayo r 

e de 250 m2, deberá contar con un sistema automático d 
rociadores_ Cuando los requerimientos de agua (cau 
dal y presión) del sistema de rociadores puedan se 
abastecidos por el servicio de agua de la localidad, es 
tos podrán conectarse directamente con la red pública 

' 

siempre y cuando exista una compafiía de bombero s
en la localidad. 

Artículo 97.- Los sistemas de detección y alarma, de 
berán reportar a un lugar con personal entrenado las 2 
horas, o reportar vía telefónica a un punto que cumpl 
con estos requisitos. 

4 
a 

Articulo 98.- En caso de tiendas ubicadas al inte 
nor de centros comerciales, complejos comerciales, ga 
lerias comerciales, estas deberán cumplir con los re 
quisitos de protección contra incendios con del loca 
donde se ubican. 

CAPITULO IX 
OFICINAS 

Artículo 99.- Las edificaciones para uso de oficinas 
deberán cumplir con los siguientes requisitos de segu
ridad: 

REQUISITOS MINIMOS Planta Planta Planta 
Techada Techada Techada 
menor a mayor a mayor a 
280 m2 280 m1 y 560 m2 

560 m1 

Sistema de detección y alanna 
de incendios centralizado 
1 _ Hasta 4 niveles Solo alarma obliqatorio obliciatorio 
2. Mas de 5 niveles obliqatorio obliciatorio obligatorio 
Señalización e iluminación de obliga tono obligatorio obligatono 
e mernencIa 
Extintores portátiles oblioatorio obliciatorio oblic¡atorio 
Red húmeda de agua contra 
incendios y gabinetes de 
manaueras 
1. Hasta 4 niveles oblioatorio 
2. Mas de 5 niveles obliaatono oblioalorio oblioatorio 
Sistema automático de rociadores
1. Hasta 4 niveles - - obl!Qatorio 
2. Mas de 5 niveles oblioatorio obliciatorio obligatono 

.. 
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CAPITULO X 
EQUIPOS Y MATERIALES PARA SISTEMAS DE 

AGUA CONTRA INCENDIOS 
SUB-CAPITULO 1 

GENERALIDADES 
Articulo 100.- Las edifi�aciones deben ser protegi-

9as con un sistema cor:i�a incendios en función al Upo, 
ar�a. altura y clas1fi_cac1on de nesgo, estos sistemas re
quieren de una sene de partes, piezas y equipamiento 
qu� es necesano _estandanzar, para que puedan ser com
patIbl_es y ser utilizados por el Cuerpo de Bomberos y 
pen:11111� los planes de apoyo mutuo entre empresas e 
instituciones. 

Artículo 101.- Los equipos que se estandarizan en 
esta nor!lla no pueden ser variados, en ninguna otra 
regulac1on. 

Se �ceptaran solo piezas de fabrica, construidas como 
un coniunto,. no se aceptaran equivalentes, piezas o par
tes que modIfiqu_en, 0_�Irvan como ampliación, conexión 0 
cualquier otro dIsp�sItivo que se utilice con el propósito 
de adecuar <? modificar los dispositivos regulados en el 
presente capitulo. 

�icul!J 102.- Los dislintos sistemas de protección con
tra incendms, gue se establecen en la presente Norma 
deben ser dIsenados ba¡o estándares confiables de reco
nocido prestigio_internacional, y mientras en el país no se 
de?arrollen estandares nacionales, se ulilizaran los si
guientes: 

a) Para el diseño, e instalación de sistemas de rocia
dores automáticos, de tipo cerrado y con bulbo se utiliza-
ra la norma NFPA 13 

b) Para el diseño e instalación de sistemas de rocia
dores especiales, llamados spray, sin bulbo, y utilizados 
para el enfnam1ento de recipientes y estructuras, se utili
zara la norma NFPA 15 

c) Cuando los sistemas de suministro de agua se
desarrollen sin la necesidad de un sistema de bombeo 
a través de un tanque elevado se utilizara la normá 
NFPA 24 

d) Cuando el suministro de agua se desarrolle utili
zando una bomba, se debe utilizara la norma NFPA 20 
tanto para motores petroleros o eléctricos. Cuando la ener � 
gía se base en comente eléctrica 

e) Cua_ndo se requiere obligatoriamente una fuente al
terna, el sistema de energla debe ser diseñado e instala
do según NFPA 70. 

f) P1:1ra sistemas de bombeo menores a 500 gpm no
se requieren bombas de tipo listadas UL. Pueden utilizar
se sistemas de bombeo que dispongan de una certifica
ción independiente al fabricante que garantice la capaci
dad de la curva de bombeo. 

g) Cuando el sistema de alimentación de agua pro
venga directamente de la red pública, sin necesidad de 
bomba ni reserva de agua contra incendio se instalaran 
sistemas de doble check con medidor de caudal según 
NFPA 24. 

h) Para el diseño e instalación de montantes y gabi
netes de agua contra incendios, se utilizará el estándar 
NFPA 14. 

Artículo 103.- Las roscas que deben utilizarse en cual
quier dispositivo de combate de incendios tanto para abas
tecimiento, descarga de agua o combate de incendios, 
tendrán 9 hilos por pulgada para roscas NH de 40 mm. 
(1 '/{') de diámetro y 7 ½ hilos por pulgada para roscas NH 
de oS mm. (2 1/ ") de diámetro. 

Artículo 104.- Los casos no contemplados en la pre
sente Norma podrán ser referidos a los códigos y están
dares pertinentes de la NFPA con la autorización de la 
Autoridad Competente. 

SUB-CAPITULO lt 
CONEXJÓN DE BOMBEROS 

Articulo 106.- El dispositivo de conexión, mediante el 
cual las unidades del Cuerpo de Bomberos suministran 
agua al interior de las tuberías de las redes de agua con
tra incendios, sistemas de rociadores o cualquier otro sis
tema de exlinción de incendios en base a agua, de forma 
de suministrar un caudal adicional de agua para la extin
ción de un incendio, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) Todo sistema de agua contra incendios, sin impor
tar el tamaño, d��e contar con Conexión para Bomberos. 

. _b) La Conex1on para Bomberos debe ser visible de 
fac1I acceso e identificable y preferentemente ubicarsé en 
la fachada más próxima a la via pública. 

c) El espacio circundante de la Conexión para Bombe
ros, <!ebe s�r amplio en .�us cuatro lados, de forma tal que 
permita la rapIda conexIon de mangueras sin obstrucción 
o restnccIón alguna.

di La distancia con relación al piso no debe ser me
nor de 0.30 m 111 mayor de 1.20 m medidos ambos des
de el rnvel de piso terminado al borde inferior de los 
acoples. 

e) L�s bocas de inyección deben ser orientadas de
forma directa y perpendicular hacia la pista donde se ubi
cará la unidad del Cuerpo de Bomberos. 

f) Se debe instalar una Conexión para Bomberos por
cada sistema que tenga la edificación. La ubicación debe 
prefenrse cercana a los hidrantes de la vía publica. 

�) No deberán existir válvulas de control entre la Co
nexIon de Bomberos y el sistema contra incendios. Debe
rá instalarse una válvula check listada en cada Conexión 
de Bomberos. 

h) Las Conexiones de Bomberos deberán tener al me
nos 2 co_nexiones de 65 mm. (2 ½") de rosca continua 
NHS. AdIc1onalmente debe tener la cantidad de entradas 
(ingresos) que requiera el sistema de agua el cual debe 
ser calcu_lado para el máximo caudal que' demande el 
máximo nesgo, a razón de 945 Umin (250 gpm) por cada 
entrada (ingreso). 

i) En edificaciones de vivienda multifamiliar con área
por nivel no mayor. a 300 m2, y de altura no mayor a 10 
niveles se podra utilizar Conexión para Bomberos de una 
sola entrada. 

. Articulo 106.-. Los sistemas de rociadores, espuma, 
dIlu_v10, y/o cualquier otro sub sistema de protección con
tr!3 ince�dIos basado en agua, que no se muestre hacia la 
vIa publica y/o se encuentren en el interior de la edifica
ción en el primer piso, requieren contar también con Co
n�xión para Bomberos con una capacidad de abasteci
miento para el 100% de demanda del sistema de agua 
que requiere el sistema especifico que alimenta_ Estos 
caudales no son sumatorias por cada sub sistema de
biendo utilizarse solo el riesgo hidráulicamente más de
mandante en caudal. 

Articulo 107.- Las Conexiones para Bomberos pue
den ser del tipo poste,_ empot_radas, adosadas, de pared, 
en acabados de materiales diversos, no deben ser pinta
das y no es necesario que sean de color rojo. 

La ubicación en la fachada de la edificación debe ser 
tal que permita su uso, sirí dificultar maniobra

0

s de eva
cuación de personas, nt ingreso a la edificación tanto a 
pie como con unidades de bomberos. 

Articulo 108.- Las Conexiones para Bomberos, deben 
ser compatibles con las mangueras del Cuerpo de Bom
beros, en una conexión de rosca hembra, de giro perma
nente Es obligatorio que cada uno de los ingresos cuente 
con una tapa, esta puede ser del tipo tapón macho o de 
tapas fabricadas específicamente de su uso (tapas' fran
gIbles) 

SUB-CAPITULO 111 
VALVULAS 

Articulo 109.- Las Válvulas de Sectorización y Con
trol son equipos que aíslan un tramo o una red de tube
rías, de manera que interrumpen el suministro de agua 
desde la fuente de bombeo hacia las montantes o dispo
sitivos de extinción de incendios. 

Las válvulas deberán ser del tipo indicadoras y lista
das para uso en sistemas de protección contra incendios 
y podrán ser de los siguientes tipos: 

Válvulas de compuerta de vástago expuesto ascen
dente y volante no ascendente con sentido de cierre y 
apertura convencional, tipo cuña y bonete empernado 
(OS& Y), con las siguientes características: 

a) Válvulas de tipo OS& Y deben ser utilizadas en las
succión y descarga de la bomba principal, así como en 
todos los sub sistemas que se requieran. Solo podrán uti
lizarse válvulas reconocidas por un Certificador para uso 
de redes de agua contra incendios. 
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b) Debe_n est�r provistas de cadena y candado asegu
rando el flUJO. de ingresos y salidas hacia y desde el se, y 
cuando se_ disponga de un sistema de detección y alar
ma, deberan ser monitoreados por el mismo. 

c! No son p�rm1t1das en sistemas de agua contra in
cendio, otras �alvulas de �ectorización, sobre el nivel de 
piso que las valvulas de vastago expuesto; salvo otro tipo 
de válvula_ aprobado por un certificador para equipos con
tra incendios. 

d) Cuando, no pued!3n se� instaladas válvulas indica
doras de poste se podran ut1hzar válvulas de vástago ex
puesto, en buz�nes adecuados, con dimensiones suficien
tes, que_ permita '?I acceso, mantenimiento y reemplazo 
de la unidad sin dificultad para el operador. 

Válv�l�s Indicadoras de Poste (PIV), con las siguien
tes cond1c1ones: 

_ a) Este tipo de válvula debe ser utilizada solo para sec
tonzar redes de agua contra incendios enterradas. 

b) Se les debe proveer de candado, y ser moniloreo
�as por el sistema centralizado de detección y alarma de 
incendios. 

c) Estas válvul!'3S no deben s�r utilizadas para sectori
zar partes de un sistema como hidrantes, sistemas de ro
ciadores o montantes. 

Válvulas tipo Check, con las siguientes características 
a) Son aquellas que permite el flujo de agua en una

sola dirección. 
. _b) En si_stemas de agua contra incendio solo podrán 

utihz�rse Vé!lvulas checks aprobadas para uso contra in
cendios, as, m1sm_o debe tenerse en consideración la po
s1c1ón y horizontalidad o verticalidad del sistema de tube
rías a la que sirven. 

c) Cuando sea necesaria la instalación de válvulas
check, estas _debe ser ubicadas en lugares que permitan 
su mantenimiento y purga. 

Válvulas Reductoras de Presión, con las siguientes 
condiciones: 

a) Cuando se requieran válvulas reductoras de pre
sión no serán permitidas válvulas estranguladoras de 
flujo 

b) Siempre deberán tener un manómetro aguas arriba
y aguas abajo de la válvula 

Válvulas Angulares y Rectas 

a) Todas las válvulas para uso de gabinetes, casetas,
uso de bomberos o brigadas contra incendios deben ser 
listadas para el tipo de sistema al que sirven, ya sea hú
medo o seco. No es permitido el uso de válvulas de siste
mas secos en redes húmedas. 

b) Las válvulas permitidas son de forma angular o rec
ta, de tipo compuerta o globo. No se permiten el uso de 
válvulas de apertura rápida, de media o un cuarto de vuelta, 
ni ninguna otra que cuya apertura o cierre requiera de 
menos de 5 segundos. 

c) Las válvulas a ser utilizadas en sistemas de agua
contra incendio, deben ser del tipo aprobadas, por UL o 
cualquier certificador equivalente. 

d) Las válvulas no necesariamente deben ir en gabi
netes, y cuando se decida su uso en un gabinete, este 
debe tener las dimensiones mínimas que permita la co
nexión y desconexión de forma rápida de mangueras, asl 
como la manipulación de la válvula, con un espacio míni
mo de 2,50 m. alrededor del manubrio. 

e) Las válvulas de 65 mm. (2½") de diámetro que se 
instalen en las montantes de agua contra incendio en edi
ficios no deben ir dentro de un gabinete. 

SUB-CAPITULO IV 
GABINETES, CASETAS Y ACCESORIOS 

Artículo 110.- Los Gabinetes de Mangueras Contra 
Incendios son Cajas que contienes en su interior la man
guera, pitón y la válvula de control, del tamaño necesario 
para contenerlos y utilizarlos, diseíiado de forma que no 
interfiera con el uso de los equipos que contiene. 

Artículo 111.- Los gabinetes contra incendios tendrán 
en su interior una manguera de 40 mm. (1 ½") de diáme
tro y 30.0 metros de longitud, así como un pitón de combi-

na_ción: Los pitones de chorro sólido no serán permitidos 
al interior del gabinete. 

Se pueden utilizar mangueras de ·is.o metros de longi
tud cuando el nesgo así lo requiera y el área disponible no 
permita el tendido y uso de mangueras de 30.0 metros. 

Cuando se _requieran pitones de chorro sólido. Estos 
pueden ser utilizados, pero no como conexión directa de 
uso en gabinetes, y tendrán que ser valvulados en el mis
mo p1ton. 

Articulo 112.- Los gabinetes contra incendios pueden 
ser adosado�._empotrados o recesados, con o sin puerta, 
de v1d_no o solida o cualquier combinación de estos. Los 
materiales de acabado pueden ser cualquiera que se re
quiera acorde con los materiales de arquitectura donde 
se_ ubica el gabinete. La puerta de los gabinetes no po
dran tener llave, ni ningún dispositivo que impida su aper
tura directa. 

Arth�ulo 113.- D�mde se utilicen gabinetes del tipo rom

p_er-el-v1dr10, debera instalarse de forma segura, el dispo
s1t1vo usado para poder romper el vidrio, deberá ubicarse 
en un l�gar adyacente al gi,ibinete y de libre disposición. 

Articulo 114.- Los gabinetes se deben señalizar de 
acuerdo con la NTP 399.010-1 cuando no sean visibles y 
cuando tengan puerta sólida. Adicionalmente todos los 
gabinetes sin exc_epción deben indicar como medida de 
precaución lo s1gu1ente : « Equipo contra incendio solo para
ser un/izado por personal entrenado» 

Artículo 115.- Los gabinetes pueden tener válvula de 
40 mm. (1 ½") recta o angular, también pueden tener sali
da de 65 mm. (2 ½"), con reductor de 65 mm. a 40 mm . 
(2'/ "a ·1 '/")o ambas válvulas. 

_Artícuío 116.- Las válvulas de los gabinetes deberán 
ubicarse a una altura no menor de 0.90 m ni mayor a 1.50 
m sobre el nivel del piso, medidos al eje de la válvula. 

Artículo 117.- Cuando una edificación no es protegi
da por un sistema de rociadores, deben instalarse la can
tidad de gabinetes necesarios para que la manguera pue
da llegar a cubrir todas las áreas, con un recorrido real de 
25.0 metros y un chorro adicional de 7.0 metros luego de 
voltear en esquinas. 

No está permitida la ubicación de gabinetes en base a 
radio de cobertura. 

-
Artículo 118.- La ubicación de extintores no necesa

riamente obedece a la ubicación de gabinetes. No es ne
cesario instalar extintores en el interior de las cajas de 
gabinetes, ni equipamiento como hachas, barretas o lin
ternas. Al interior del gabinete solo son necesarios la vál
vula, la manguera y el pitón. 

Articulo 119.- Cuando se decida por la instalación de 
gabinetes con rack porta mangueras, este debe ser del 
tipo que permita ser utilizado por una sola persona, con
tar con brazo de ajuste de manguera y ser listado. 

Articulo 120.- Es permitido en uso de mangueras colo
cadas sobre rack porta mangueras, directamente a la mon
tante o ramal de abastecimiento sin el uso del gabinetes. 

Artículo 121.- Dentro del gabinete, la válvula en cual
quier posición (totalmente abierta o totalmente cerrada)

! debe tener al menos 25.4 mm, (1 ") de distancia con e 
gabinete, de manera de permitir la operación de la manija 
de la válvula. 

Articulo 122.- Las Casetas Contra Incendios tienen 
como propósito almacenar, cerca al riesgo, equipo contra 
incendios de primera respuesta y así como complemen
tario. Se ubicaran en función al tipo de instalación y edifi
cación, pueden de dimensiones y formas variadas. 

Articulo 123.- Cuando se utilicen mangueras pre-co
nectadas en este tipo de casetas, debe utilizarse hasta 
una distancia máxima de 90.0 metros, pudiendo ser una 
combinación de mangueras de 65 mm (2 ½") y 40 mm (1 
½"), los pitones serán del tipo de combinación (chorro
niebla) y valvulados. 

Artículo 124.- Las Mangueras Contra Incendio pue
den ser de !Jpo chaqueta simple o doble chaqueta, extraí
das. Su número y ubicación están en función al tipo y ta
maño del riesgo, clasificación del riesgo de la edificación, 
tipos de maniobras para el combate del incendio, requeri
miento del asegurador, durabilidad y confiabilidad entre 
otros factores. Este requerimiento será definido y especi
ficado en cada proyecto por el proyectista. 

Para riesgos industriales no serán aceptadas las man
gueros denominadas para uso de rack o porta manguera 
(Rack & Real) salvo en áreas de oficinas administrativas 
o riesgos clasificados como «Ligero»

Articulo 125.- En instalaciones industriales en donde
predominen los derivados de hidrocarburos, solventes, 
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�e deben utilizar mangueras extruidas de ma
tenal smtetIco 

Artículo 126.- En gabinetes contra incendio se utiliza
ran solo mangueras de 40 mm. (1 ½") de diámetro las man
gueras de 65 mm. (2 ½") solo se permiten en Casetas Con
tra lf!�endios. También son permitas mangueras de 45 mm. 
("I ¾) �e pulgadas con acoples de 40 mm. (1 1/2"). 

Art,_culo 127.- Los acoples deben fijarse a la mangue
ra mediante el un anillo a presión garantizados para una 
presiól) de trabajo mínima de 10,34 bar (150 psi.) 

Articulo 128.- Los Pitones Contra Incendio son equi
pos utilizados para el combate de incendios, el cual se 
1r:ist�la al final de la manguera, y deben cumplir con lo 
siguiente: 

a) Deben ser listados para el uso.
b) El_ galonaje que se utili_ce para el cálculo del caudal

de los pitones debe ser medido a 6 89 bar (100 psi). 
c) En edificaciones, la presión que debe calcularse en

la punta del pitón descargando al máximo caudal será de 
4, 14 bar (100 psi) No se aceptaran cálculos hidráulicos 
que no tengan como presión mínima 60 psi medidos en la 
descarga del pitón a máximo caudal de diseño del pitón 
que se utiliza. 

d) En instalaciones donde deban enfriarse tanques de
almacenamiento de combustibles de diámetro mayor a 10 
m o tanques de GLP de capacidad mayor a los 7,570 li
tros (2,000 _galones) medidos en volumen de agua, es 
necesario disponer de no menos 2 pitones de chorro sóli
do de 1 324,751/min (350 gpm) cada uno y un monitor por 
cada pitón para efectos de enfriamiento a distancia de la 
zona de impacto de la llama, en adición al sistema de di
luvio según el estándar NFPA 15. 

Artículo 129.- Las Salidas son las salidas con válvu
las de apertura y cierre de 65 mm (2 ½") de diámetro, con 
válvulas rectas o angulares, húmedas o secas, según sea 
el diseño de la red y que se ubican como parte de una red 
de agua contra incendios, en lugares estratégicos para 
uso exclusivo de bomberos. 

Artículo 130.- En edificaciones donde se requiera de 
montantes de agua contra incendios, se ubicara una sali
da válvulada para uso de bomberos por cada nivel y por 
cada montante. 

SUBCAPITULO V 
HIDRANTES 

Artículo 131.- Los Hidrantes de Vía Publica deben ser 
solamente abastecidos por el sistema de agua de servicio 
público. 

No es permitida la instalación de hidrantes abasteci
dos desde una red privada interna y que se encuentren 
conectados a la misma bomba y reserva del sistema de 
agua contra incendio, salvo en actividades mineras y pe
troleras, donde no exista Cuerpo de Bomberos y el cau
dal demandante por hidrantes haya sido considerado, en 
adición al requenmiento de agua del sistema que abaste
ce la red de agua contra incendio. 

Artículo 132.- Los hidrantes deben ser instalados pre
feriblemente en las esquinas de las calles, con las bocas 
de salida ubicadas hacia la pista, en donde se estaciona
rá el camión contra incendios. La válvula de sectorización 
deberá ubicarse a una distancia no mayor de 1.00 m. No 
es permitido el uso de válvulas indicadoras de poste (PIV) 
como válvulas de sectorización. 

Artículo 133.- Los hidrantes deben ser instalados con 
una distancia no mayor de 100 metros entre ellos, y pueden 
instalarse hidrantes mtermedios si el sistema así lo requiere 

Solo en áreas clasificadas como residenciales con vi
viendas o edificios residenciales de máximo 9 pisos de 
altura, se podrán instalar hidrantes cada 200 metros de 
distancia _ . . 

Artículo 134.- El caudal de abastec1mIento que requie
re cada hidrante o la suma de varios en las misma man
zana o adyacente, según clasifica la NTP 350.102 debe 
ser como mínimo el siguiente caudal: 

Áreas residenciales requieren de 250 gpm. 
Áreas Residenciales en edificios mayores de 5 niveles 

req4ieren 500 gpm.. . . . 
Areas de industria L1vIana requieren 750 gpm
Áreas de industria pesada requieren 1000 gpm 
Áreas de industria de Alto riesgo requieren 1000 gpm 

por hidrante y sumando los caudales de 3 hidrantes re
quieren 3000 gpm 

Áreas comerciales con edificios de más de 5 niveles y 
500 m2 de planta requieren 1000 gpm 

Centro comerciales de mas de 5000 m2 con tiendas 
por departamentos de mas de 3000 m2 (área total), su
mándolos caudales de 3 hidrantes requieren 2000 gpm. 

Articulo 135.- La tubería de alimentación para hidran-
tes, no podrá ser menor de: 

- 4" de diámetro para hidrantes menores a 1890 1/min
- 6" de diámetro para hidrantes menores a 2830 1/min
- 8" de diámetro para hidrantes menores a 3780 1/min
Articulo 136.- En donde se requieran hidrantes con

capacidad m�yor _de 2830 1/min. (750 gpm), estos deben 
tener una salida tipo macho de '146 mm. de acuerdo con 
la NTP 350. ·102. 

A�iculo 137 .- Los hidrantes existentes en la vía públi
ca, al mIcI0 de un nuevo proyecto son la base de cálculo 
mínima, los requerimientos adicionales de caudales y nu
mero de hidrantes que se determinen por cada riesgo, 
deberén ser adquiridos a la empresa responsable del su
ministros de agua de la localidad. Una vez instalados, solo 
pueden ser utilizados en caso de incendio por el Cuerpo 
de Bomberos del Perú 

Articulo 138.- Hidrantes de poste de tipo cuerpo seco, 
solo pueden ser utilizados en distritos y regiones en don
de la temperatura descienda a 4 grados centígrados y 
pudiera haber congelamiento. En otras áreas geográficas 
no deben ser instalados. 

Articulo 139.- Hidrantes de poste de tipo cuerpo hú
medo, son obligatorios de mstalar a partir del año 2007 en 
todas las ciudades en donde no exista posibilidad de con
gelamiento. Deben dejarse con la válvula de control siem
pre abierta. 

Articulo 140.- Hidrantes subterráneos, solo pueden 
ser utilizados en riesgos especiales en donde la maqui
naria y movimiento pone en riesgo al hidrante de poste, 
por golpe, tales como aeropuertos, puertos, patios de 
maniobra de contenedores, entre otros similares. Cuando 
se instalen estos deben se señalizados en la tapa con la 
palabra «Grifo Contra Incendios» o «Hidrante». 

SUB-CAPITULO VI 
TUBERÍAS ENTERRADAS 

Articulo 141.- Toda tubería que esté en contacto di
recto con el suelo En el caso de tuberías instaladas en 
túneles o trincheras estas deben referirse a la parte de 
tuberías aéreas. 

Artículo 142.- Las tuberías enterradas deben estar lis
tadas para su uso en sistémas contra incendios y deben 
satisfacer los siguientes estándares de fabricación: 

Materfoles v Dimensiones Estándar 

Hierro Dúctil 
. Cement Mortar Lming for ductile lron Pipe and Filtings 

forWater AWWAC104 

. Polvethvlene Encasement for DuctJle lron Pipe systems AWWAC105 

• 0uchle lron and gray lron fittings , 3-m. through 48-in . 
íor water and olher liauids AWWAC110 

• Rubber-Gaskel joints for ductile lron Pressure Pipe 
and Filtinqs AWWAC111 

. Flanged duct1le lron Pipe with ductile lron or Gray lron 
threaded ílanaes AWWAC115 

• Duct1le lron Pme centriíuaallv case íor water AWWAC151 

. standard for the lnstallatJon of duct1le iron water mains 
and lheir apourtenances AWWA C600 

Acero - Ver Articulo 53 

. Steel Water oioe 6 in. and laraer AWWAC200 

. Coal-Tar Proteclive Coalings and linnings lor sleel 
water pipelines enamel and laoe - hot aoolied AWWAC203 

. Cement-Mortar Protective Lining and Coating for 
Steel Water Pme 4 m and laraer shop aoolied AWWAC205 

• Sleel Pipe Flanges tor Wate1works Service - s1zes 4 
in thnuah 144 in. AWWAC207 

. Field weldinQ of steel water pipe AWWAC206 

. D1mens1ons for labncated stecl water pipe fit1ings AWWAC208 

. A Guide lor Steel Pine Desian and lnstallalion AWWAM11 

Concreto 
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Materiales Dimensiones 

• Reinforced concrete Pressure Pipe, steel-cylinder 
1 e for water and other li uids

• Preslressed concrete Pressure Pipe, steel-cylinder
for water and olher li uids 

• Reinforced concrete Pressure Pipe, steel-cylinder 
e for water and other li uids 

• Reinforced concrete Pressure Pipe, steel-cylinder 
e Prestressed for water and other li uids 

• Asbestos-Cernen! Dislribution Pipe, 4 in. through 
16 in. for water and other li uids 

• Standard Practice for selection of Asbestos-Cernen! 
Water Pi

• Cernente--Mortar Lining of Water Pipe Lmes 4 in. 
and la er - in lace 

Plasticos 

Estándar 

AWWAC300 

AWWAC301 

AWWAC302 

AWWAC303 

AWWAC400 

AWWAC401 

AWWAC602 

• Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure Pipe 4 in. lhrough 
12 m. for water and other li uids AWWA C900 

Cobre 

• S ecification for seamless co r tube
• S ecification for seamless co r water tube
• Requirements for wroughl seamless copper and

er-allo tube 

ASTMB 75 

ASTM888 

ASTM8 251 

Artículo 143.- El uso de tuberías de acero en redes 
enterradas no es aceptado, salvo que sea listada para ser 
enterrada y de uso del servicio contra incendios. Las tu
berías de acero en uso externo como conexión para el 
departamento d_e b()mberos son permitidas siempre y
cuando se prote¡an internamente y externamente. Estas 
tuberías de acero sólo pueden usarse entre la válvula 
check y la siamesa de inyección. 

Artículo 144.- E_n el caso de los recubrimientos y/o 
forrado de las tuberias enterradas este se debe realizar 
de acuerdo con las siguientes normas: 

Materiales Estándar 

. Cernen! Mortar Lining for ductile lron Pipe and Filtings 
for Water AWWAC/04 

• Polyethytene Encasement for Ducl1le lron Pipe 
svstems AWWAC1 05 

. Coal-Tar Protective Coating and Linings for Steel 
Water Pioelines Enamel and Taoe - Hot Aoolied AWWAC203 

. Cement-Mortar Prolectrve Lining and Coating for 
Sleel Water Pioe 4 in and lamer - Shop aoolied AWWAC205 

• Cement-Mortar Lining ofWaler Pipe Lines 4 m . 
and Laroer - in olace AWWAC602 

Artículo 145.- Los accesorios para tuberías enterra
das deben cumplir con los siguientes estándares: 

Material EstJndar 

Hierro fundido 

• cast iron Threaded fiUin s Class 125 and 250 ASME 816.4 

• Casi lron P1 e Flan s and Flan ed Frttin s ASME 816 1 

• Malleable lron Threaded Frtbn s Class 150 and 300 ASME 816 3 

Acero 

• Factor -Made wrou hl sleel Buttweld F1ttm s ASME 816.9 

• Buttwelding Ends for Pipe , Valves , Flanges and 
Fittin s ASME 816.25 

• Specificabon for Piping Fittings oí wrought carbon 
steel and allo steel roe moderale tem eratures ASME A 234 

• Steel Pi e Flan es Socket Welded and Threaded ASME 816.5 

• For ed Steel Fittin s Socket Welded and Threaded ASME 816.11 

Cobre 

• Wrought copper and Bronze solder jomt pressure 
Fittin s 

• Casi bronze Solder Joint Pressure Fitlin s 
Plástico 

ASME 816.22 

ASME 816.18 

• Chlorinated polyvinyl Chlondc (CPVC) specificalion 
for schedule 80 CPVC threaded fittin s ASTM F 437 

• Specilication for schedule 40 CPVC Sockel-Type
Fillin s 

• Specificalion for schedule 80 CPVC Socket-Type 
Fittin s 

ASTM F438 

ASTM F 439 

�rtículo 146_- Todas las tuberlas enterradas deberán 
restn_f!gir el movimiento de todo codo curva doblez re
ducc1on, To tapón ,:nediante bloques de concreto diseña
dos con este fin. D1c_hos bloques no pueden ser rabrica
d()s de una res1stenc1a no menor a la que se obtiene me
diante una mezcla _de una parte de cemento . dos y media 
parte de arena y cinco partes de piedra. 

SUB-CAPITUJ_.O VII 
TUBERIAS AEREAS 

�rtícul_o 147.- Las tuberías usadas para sistemas con
tra incendios deben exceder o por lo menos igualar los 
requenm1entos establecidos por alguno de los siguientes 
estándares de rabricación: 

Materiales v Dimensiones Estándar 
Tubería met.ilica: 

• Specifications for black and hol-dipped zinc-
coated (galvanized) welded and seamless steel 
oine for fire nroteclion use ASTMA 795 

. Soecification lar welded and seamless steel oioe ANSl!ASTM A 53 

• Wrought steel pipe ANSI/ASME 
836.1 0 M

. Specificat1on lor eleclric res1stance-welded sleel 
oioe ASTMA 135 

Tuberías de cobre: 
• Sneafication lor seamless coooer tube ASTM8 75 

• Snecificalion for seamless coooer water tube ASTM888 

. Specificalion lor general requiremenls lor wrought 
seamless coooer and coooer-allov tube ASTM8 251 

. Fluxes lor soldering applications o! copper and 
coooer-allov tube ASTM88 1 3

. Brazmo filler metar (classification BCuP-4l AWSA5.8 

. Solder metal 95-5 mn-antimonv-orade 95TAl ASTM8 32 

. Allov metals ASTM8 446 

No metallcos 

. Nonmetalic piping specification for special listed 
chlorinated oolvv1nvl ASTMF442 

. Specification ror special listed polybulylene (PB) 
nine ASTMD3309 

Artículo 148.- Los accesorios para tuberías aéreas de
ben cumplir con los siguientes estándares: 

Materiales v Dimensiones Estándar 

Hierro fundido 

• casi iron Threaded fillinas Class 125 and 250 ASME816.4 

. Casi lron Pioe Flan¡¡es and FlanQed Fittinos ASME816.1 

. Malleable lron Threaded Fittin<lS Class 150 and 300 ASME816.3 

Hierro ductlle 

. Malleable lron threaded fittings, class 150 and 300 
steel ASME816.3 

• Factorv-made wrouahl steel bullweld fittinos ASME816 9 

• Butlwelding end lor pipe, valves, flanges, and 
fitlmas ASME 816.25 

• Specificat1on lor pipping fittings wrought carbon 
sleel and alloy steel ror moderate and elevaled 
temoeratures ASTMA235 

• Steel nine nanaes and nanaed fittinas ASME816.5 

. Forged steel fittmgs, sockel welded and threaded 
conoer ASME 816.11 

• Wrought copper and copper alloy solder 1oint 
nressure fittinos ASME816.22 

. Casi coooer allov soldcr ioint oressure fittinas ASME816.18 

. Chlorinaled palivyml chlorid (CPVC) specification 
lor schedule 80 CPVC threaded filtinas ASTM F437 

. Spccification for schedule 40 CPVC socket-type 
fittmns ASTM F438 

• Specification íor schedule 80 CPVC socket-type 
fitlinas ASTM F439 

Artículo 149.- Todo procedimiento de soldadura que 
se realice en redes de tuberías aéreas debe ser acorde 
con AWS B2. ·t. 
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SUB-CAPITULO VIII 
SUMINISTRO DE AGUA CONTRA INCENDIOS 

_ Articulo 150.- Los diferentes tipos de fuente de sumi
nistro d� agua contra incendios, deberán contar con la 
aprob�cIón de la Autoridad Competente. 

Artículo 151.- lntercone�ión con la red publica de agua. 
Donde se cumplan los requIsItos de caudal/ presión, sea 
aprobado por la Autondad Co_mpetente y sea permitido 
por el presente RN� son permitidas las conexiones de la 
red d<; a_gua contra incendios de las edificaciones con la 
red publica de agua de la localidad. 
. Artí<:ulo 152.- Bombas de Agua Contra Incendios. Una 
mstalac1ó_n de bomba de agua contra incendios consiste 
en el coniunto formado por la bomba, motor, tablero con
trolador y reserva de agua. Deberá ser diseñada e insta
lada de acuerdo al estándar NFPA 20. 

Artículo 153.- En edificaciones, donde sean requeri
das bombas contra incendios con caudales menores a 499 
gpm,_ estas no necesitan ser listadas para uso contra in
cendios. 

Artículo 154.- Las bombas centrífugas horizontales 
para uso_contra incendios, ú_f"!icamente serán permitidas 
aquellí:!s instaladas con presIon posItIva en la succión. 

Art1culo 155.-_ l;n sistemas de bombeo de arranque 
automat1co, debera instalarse una bomba de mantenimien
to de presión (jockey pump), la cual no necesita ser lista
da para uso contra incendios. 

Articulo 156.- En edificaciones que cuenten con una 
bomba contra incendios con motor eléctrico la fuente de 
alimentación �léctrica deberá ser independiente, no con
trolad_a por el mterruptqr general de_l �dificio y cumplir con 
lo estipulado en el Capitulo 7 del Cod1go Nacional Eléctri
co - Tomo V (CNE) 

En edificaciones_ reside_nciales, que cuenten con bom
bas de agua contra 1ncend1os con motor eléctrico no será 
obligatoria la instalación de la fuente secundaria de ener
gía solicitada en el CNE. 

Artículo 157.- Tanque Elevado: Cuando se utilicen tan
que elevado, como fuente de abastecimiento de los siste
mas de agua contra incendios, estos deberán ser diseña
dos de acuerdo con el estándar NFPA 22. 

Artículo 158.- Cuando el almacenamiento sea común 
para el agua de consumo y la reserva para el sistema con
tra incendios, deberá instalarse la salida del agua para 
consumo de manera tal que se reserve siempre el saldo 
de agua requerida para combatir el incendio. 

Artículo 159.- Un sistema de agua contra de incen
�ios de tipo montante húmeda se define como aquella que 
tiene todas sus tuberías llenas de agua la cual requiere 
una fuente de abastecimiento permanente capaz de sa
tisfacer la demanda del sistema. 

Artículo 160.- Un sistema de agua contra incendios 
de tipo montante seca se define como aquella que sus 
tuberías pueden o no estar llena de agua, y que no están 
conectadas directamente a una fuente de abastecimiento 
capaz de satisfacer la demanda del sistema. Esto se utili
zan generalmente con el agua proveniente de las auto
bombas del Cuerpo de Bomberos. 

SUB-CAPITULO IX 
ROCIADORES 

Artículo 161.- Será obligatoria la instalación de siste
mas de rociadores en las edificaciones en donde sean 
requerido por las Normas particulares de cada tipo de edi
ficación. 

Artículo 162.- Los rociadores deberán ser diseñados, 
instalados y mantenidos de acuerdo a lo indicado en el 
estándar NFPA 13. 

SUB-CAPITULO X 
EXTINTORES PORTÁTILES 

Artículo 163.- Toda edificación en general, salvo vi
viendas unifamiliares, debe ser protegida con extintores 
portátiles, de acuerdo con la NTP 350.043-1, en lo que se 
refiere al tipo de riesgo que protege, cantidad, distribu
ción, tamaño, señaljzación y mantenimiento. 

Artículo 164.- Unicamente para extintores de Polvo 
Qulmico Seco, se reconocerá como agentes extintores, 
los siguientes: 

- B)carbonato de sodio al 92% de porcentaje en peso
- Bicarbonato de potasio al 90% de porcentaje en peso
- Fosfato mono amónico al 75% de porcentaJe en peso

_Articulo 165.- En toda edificación donde se utilicen
freidoras, planctias y/o cualquier otro dispositivo para fri
tura deberán utilizar extintores de Clasificación K. 

NORMAA.140 

BIENES CULTURALES INMUEBLES 

CAPITULO 1 
ASPECTOS GENERALES 

Articulo 1.- L_a presente norma tiene como objetivo 
regular la eJecucIon de obras en bienes culturales inmue
bles, con el fin de contribuir al enriquecimiento y preser
vación del Patrimonio Cultural Inmueble. 

La presente norma proporciona elementos de juicio 
para la evaluación y revisión de proyectos en bienes cul
turales inmuebles. 
_ Los alcances de la presente norma son complementa

nos a las demás normas del presente Reglamento refe
rentes a las condiciones que debe tener una edificación 
según el uso al que se destina, y se complementa con las 
directivas establecidas en los planes urbanos y en las le
yes y decretos sobre Patrimonio Cultural Inmueble. 

Articulo 2.- Son Bienes Culturales Inmuebles integran
tes del Patrimonio Cultural de la Nación los edificios obras 
de infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales 
centros históricos y demás construcciones o evidencias 
materiales resultantes de la vida y actividad humana ur
banos y/o rurales, aunque estén constituidos por bienes 
de diversa antigüedad o destino y tengan valor arqueoló
Qico, arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artís
tico, antropológico, paleontológico, tradicional, científico 
o tecnológico, su entorno paisajístico y los sumergidos en 
espacios acuáticos del territorio nacional. 

. Artículo 3.- El Instituto Nacional de Cultura es el orga
nismo rector responsable de la promoción y desarrollo de 
las manifestaciones culturales del pals y de la investiga
ción, preservación, conservación, restauración, difusión y 
promoción del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Los Gobiernos Regionales, Municipios Provinciales y 
Distritales, tienen como una de sus funciones promover la 
protección y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación, 
dentro de su jurisdicción, y la defensa y conservación de 
los monumentos arqueoló,gicos, históricos y artísticos, 
colaborando con los organismos regionales y nacionales 
competentes en su identificación, registro, control, con
servación y restauración. 

Articulo 4.- La tipologla de Bienes Culturales Inmue
bles, es la siguiente: 

Ambiente Monumental: Es el espacio (urbano o ru
ral), conformado por los inmuebles homogéneos con va
lor monumental También se denomina así al espacio que 
comprende a un inmueble monumental y a su respectiva 
área de apoyo monumental. 

Ambiente Urbano Monumental: Son aquellos espa
cios públicos cuya fisonomía y elementos, por poseer va
lor urbanístico en conjunto, tales como escala, volumétri
ca, deben conservarse total o parcialmente. 

Centro Histórico: Es aquel asentamiento humano 
vivo, fuertemente condicionado por una estructura fisica 
proveniente del pasado, reconocido como representativo 
de la evolución de un pueblo. 

El Centro Histórico es la zona monumental más im
portante desde la cual se origino y desarrollo una ciudad. 

Las edificaciones en centros históricos y zonas urba
nas monumentales pueden poseer valor monumental o 
de entorno. 

Conjunto Monumental: Son aquellos grupos de cons
trucciones, aisladas o reunidas, que por razones de su 
arquitectura unidad e integración al paisaje, tengan un 
valor histórico, científico o artístico. 

Inmuebles de valor de entorno: Son aquellos inmue
bles que carecen de valor monumental u obra nueva. 

Inmuebles de valor monumental: Son aquellos in
muebles que sin haber sido declarados monumentos re
visten valor arquitectónico o histórico declarados expre
samente por el Instituto Nacional de Cultura. 
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caciqnes, prell)isas de diseño, descripción esquemática 
del sistema o s1?temas a instalar, características técnicas 
general�s del sistema de telecomunicaciones y el núme
ro de unidades y metrado de los maleriales. 

?-: Planos: Se adjuntarán el plano de ubicación y dislri
buc1on de: _du_ct�s. conductos, cámaras, canaletas y ac
cesos dom1c1llanos de la infraestructura. 

Artículo 5º.-APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉC
NICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAES
TRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

La solicitud de aprobación de la edificación deberán 
acomp�ñar el _Proyecto Técnico para la implementación 
de las instalaciones de telecomunicaciones e incluirá lo 
previsto en el Articulo 4 • de la presente Norma. 

La �l)ro�ación del Proyecto Técni�o estará a cargo de 
la murnc1pahdad correspondiente, el mismo que estará pre
viamente refrendado por un ingeniero electrónico o de te
lecomuni_caciones, co!egiado y habilitado por el Colegio 
de Ingenieros del Peru. En caso de compartición de infra
estructura, la participación de otros profesionales será 
según la competencia requerida. 

La ejecución del Proyecto Técnico de instalación de 
los duetos, cámaras, pedestales e infraestructura ne
c�saria para la red de distribución d� los servi�ios pú
blicos de telecomunicac1ones, estara baJo la d1recc1ón 
de un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones 
colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros deÍ 
Perú y baJo la responsabilidad de la urbanizadora o 
constructora. 

Luego se procederá a la inspección técnica del Pro
yecto Técnico ejecutado y se emitirá un infom1e refrenda
do por un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones 
colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del 
Perú, en el cual, de ser el caso se dará la conformidad de 
las instalaciones de telecomunicaciones y se procederá a 
la recepción de obra. De no ser conforme la eJecución del 
proyecto se emitirá un informe de todo aquello que no 
cumple la instalación de telecomunicaciones debidamen
te sustentado. 

El solicitante de una autorización de edificación entre
gará al municipio el plano definitivo de la instalación de 
telecomunicaciones, registrando todas las modificaciones 
efectuadas durante el proceso de construcción. 

Artículo 6º.-ANTENAS DE ESTACIONES BASE CE
LULAR E INALÁMBRICOS 

La altura de los elementos de las estaciones base o 
repetidoras y niveles de potencia de las mismas, será la 
necesaria para el correcto funcionamiento del servicio, 
según las normas técnicas aplicables y se observará que 
no exceda de los valores de límites permisibles de radia
ciones no ionizantes, de acuerdo a las normas nacionales 
pertinentes. 

En todos los casos, los elementos que compongan las 
estaciones y que estén apoyados o fundados sobre el te
rreno, deberá tomarse en consideración que la altura de 
cada uno de los elementos de la estación se contará a 
partir del nivel de terreno. 

En caso de ubicación de los elementos de la red de 
telecomunicaciones inalámbricas en azoteas ó placas de 
cubiertas de edificios, la operadora del servicio inalámbri
co, debe cumplir las siguientes condiciones: 

1. No ocupar el área de emergencia o helipuertos, en
caso de haberlos. 

2. No ocupar el área de accesos a equipos de ascen
sores y de salida a terrazas, ni obstaculizar duetos. 

3. Prever un área libre a partir de los bordes de la te-
rraza, placa, azolea o cubierta del último piso. . . 

4. Elementos como riendas, cables, tensores y s1m1la
res, se permiten siempre y cuando no sean anclados ó 
sujetados a elementos de fachada. 

5. El estudio de cargas, de la capacidad portante Y de
sismicidad de las respectivas estructuras de soporte, la 
estabilidad y firmeza de las antenas en su base de apoyo 
estarán bajo la dirección de ingenie_ros competentes, co
legiados y habilitados por el Colegio de Ingenieros del 
Perú. 

6. La solicitud de aprobación del diseño para la i�;i
talación de los elementos que conforman una estac1on 
de la red de telecomunicaciones inalámbricas, debe ser 
presentada por el propietario, poseedor o tenedor del 
predio ante el Municipio en el formulario que adopte 
dicha entidad. 

Articulo 7º.-REDES DE BAJO VOLTAJE EN SISTE
MAS DE COMUNICACIONES (CABLEADO ESTRUCTU
RADO) 

En toda edificación se deberá prever las condicio
nes necesarias que permita el cumplimiento de las Nor
mas Técnicas Peruanas y de ser el caso las recomen
daciones internacionales entre ellas: ISO CENELEC 
IEEE, EIArflA. ' ' ' 

NORMA EM.030 

INSTALACIONES DE VENTILACIÓN 

Artículo 1 °.-GENERALIDADES 
. En las edificaciones para viviendas, edificios indus

triales, comerciales, de recreación, deben preverse las 
necesidades de instalaciones con ventilación natural 
mediante aberturas o ventanas al exterior, según lo dis
puesto en los requisitos de ocupación o mediante ven
tilación mecánica. 

El contenido de la presente norma se refiere principal
mente a disposiciones para la ventilación mecánica. 

La ventilación mecánica es desde la simple renova
ción del aire en un ambiente o conjunto determinado de 
ambientes sin ningún tratamiento. hasta la renovación del 
aire y su tratamiento con procesos diversos simples o com
binados de limpieza, mezcla, humectación, deshumecta
ción, calentamiento y enfriamiento. 

La variedad de instalaciones de ventilación, los valo
res referenciales para la ventilación referidos a tempera
tura, humedad relativa y renovaciones por hora para loca
les de trabajo y especiales se presentan en el Anexo A. 

Articulo 2°.-NORMAS 
En la instalación de los equipos se deberá tener en 

cuenta lo establecido en el Código Nacional de Electrici
dad, así como regirse por el Reglamento de Higiene Ocu
pacional del Subsector Electricidad. 

Articulo 3°.- DEFINICIONES 
Para la aplicación de lo dispuesto en la presente nor

ma, se entiende por: 

- VENTILACION MECÁNICA.- El procedimienlo con
trolado de renovación de aire en locales cerrados, me
diante elementos y dispositivos electromecánicos, a dife
rencia de la ventilación natural variable y aleatoria. 

- INSTALACION DE CLIMATIZACION.- Es la que pue
de mantener automáticamente durante todo el año los 
valores máximos y mínimos de la temperatura y la hume
dad del aire de un local dentro de valores prescritos. 

- AIRE EXTERIOR-Aire tomado de la atmósfera libre.
- AIRE DE IMPULSION.- Aire tratado y conducido a los

locales. 
- AIRE PRIMARIO.- Aire de impulsión a la salida de

una planta central de tratamiento. 

Artículo 4°.- APLICACIÓN DE LA VENTILACIÓN 
La ventilación mecánica consistirá de ventilación for

zada que suministre aire exterior, egún lo dispuesto en 
esta Norma, o de aire acondicionado, como se establece 
en la Norma EM.050 

La ventilación forzada que se requiera y que suminis
tre aire exterior, operará donde la edificación o parte de 
ella esté ocupada por personas; cada habitación o am
biente se considerará separadamente, exceptuando am
bientes menores como el ropero empotrado o similares 
conexos a las habitaciones principales apropiadamente 
ventiladas. 

Se podrá eximir o variar de los requerimientos para 
ventilación forzada y el suministro de aire exterior o la 
extracción de humos o vapores nocivos, peligrosos o de 
al9ún otro rryodo obj�tables,_ sujetándose a la considera
cion de los riesgos, d1spos1c1ón de los componentes de la 
edificación y equipamiento, y al equipamiento especial para 
condiciones especificas de uso. 

Articulo 5º.- REQUISITOS BASADOS EN EL USO 
En general cada habitación o ambiente ocupado, ten

drá como mln1mo, un cambio completo de aire cada 30 
minutos, con las salvedades concernientes a _cada uso 
específico, contenidas en_los ap!)rtados respectivos, y las 
que se mencionan o cont111uac1on: 
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. ·1. Se r:equerirá un mlnimo de quince metro cúbicos de
aire �xtenor por hora y por ocupante, pero manteniendo 
el mm1mo de un cambio completo de aire cada 30 minu
t(?S, para _las siguientes ocupaciones: Residencias espe
C(ales a_s1los para anc1an_os_. huérfanos, etc. - Residen
cias obligatonas establec1m1entos de reclusión - Locales 
de espectáculos - Centros de reunión - Hospitales - Lo
cales educacionales. 

Si la velocidad de ingreso de aire exterior, excede de 
tr�s. metros por segundo, la _cota de la toma estará como 
mm1mo a 2.40 m. sobre el nivel del piso terminado inme
diatamente inferior. 

2. En todas las edificaciones empleadas para estacio
namiento o manejo de automóviles operando con su pro
pio motor y en todas las ed1ficac1ones para almacenamien
to o uso de líquidos inflamables, se proveerá una ventila
ción por extracción que produzca un cambio completo de 
aire cada doce minutos. 

Tal extracción se tomará a nivel del suelo o lo más 
cercano posible. 

3. En edificaciones o partes de estas, destinadas para
plantas de lavado en seco, habrá un cambio completo de 
aire cada tres minutos. 

. 4. Todos los cuartos de baño, duchas, botaderos y si
milares, que no tengan una ventana exterior_ dimensiona
da _segun como se dispone para otros ambientes, serán 
dotados de un sistema de extracción mecánica, que pro
duzca un cambio com¡:>leto de aire cada tres minutos, sal
vo que el aire de ventilación sea acondicionado, en cuyo 
caso, se requerirá un cambio completo de aire cada siete 
y medio minutos. 

La recirculación de aire, no está permitida en tales am
bientes. 

5. La ventilación mecánica de cuartos de baño o servi
cios higiénicos para el público, se efectuará mediante un 
sistema aprobado de extracción que descargue al exte
rior de la edificación. 

La ventilación de garajes en sótanos, deberá ser per
manente y se efectuará por un sistema mecánico de im
pulsión y extracción que suministre un mlnimo de doce 
metros cúbicos de aire exterior, por hora y por metro cua
drado de área de piso, incluyendo el érea de circulación, 
pero manteniendo el mínimo de cambio completo de aíre 
cada doce minutos. 

La ventilación de bóvedas y cuartos de máquinas, 
ubicadas en sótanos, requiere un cambio completo de 
aire cada tres minutos durante los periodos de ocupa
ción humana, salvo que estén dotados de ventilación 
permanente. 

6. Las éreas en las que se efectúen trabajos de pintu
ra por rociado, montaje de embarcaciones de fibra de vi
drio o lugares peligrosos similares, habrá un cambio com
pleto de aire por minuto. 

El volumen a considerarse en el cálculo de la ventila
ción requerida se definirá como un mínimo de seis metros 
desde el sitio de trabajo en el plano horizontal y cuatro 
metros en una dirección vertical. 

Artículo 6°.- DUCTOS DE VENTILACIÓN
Todos los duetos de aire se construirán integramente 

de metal y otros materiales incombustibles aprobados, de 
resistencia adecuadamente igual. 

En las instalaciones de ventiladores de ático, se insta
lara un termostato de incendio para parar el ventilador Y 
un eslabón fusible para cerrar la abertura, un lugar del 
requisito anterior. . . Los duetos serán plenamente estancos, sin mas aber
turas que las esenciales para el funcionamiento del siste
ma. Estarán sustancialmente asegurados o soportados, 
de miembros estructurales sustanciale�. por colgadores 
metálicos, soportes laterales o sus equ_ival_entes 

Los duetos no deberán atravesar nmgun muro corta
fuegos, a menos que sea inevita�I� y en tales _casos,_ de
berén proveerse puertas automat1cas contra incendio o 
compuertas de cierre. 

Los duetos se construirán de metal u otros materiales 
incombustibles, para darles resístencja estructural Y du
rabilidad igual o mayor a la establecida por las normas 
adoptadas. 

Cada junta de los duetos metálicos redondos, se ase
gurará contra desplazamientos, por lo menos con U!) _tor
nillo metélico, excepto en las construcciones para v1v1en
das unifamiliares o similares, en las cuales podrá_ usarse
cmta plástica aprobada para sellar y asegura las Juntas. 

Ningún dueto ni equipo podrá instalarse en cajas de 
escaleras ni en espacios destinados a otras instalaciones 
o en donde puedan entorpecer la evacuación de los ocu
pantes o la labor de personal de emergencia. 

Los duetos, provenientes de extracción de baños cam
J)anas de cocina y secadores, deberén descargar eÍ exte
rior de la edificación. 

Artículo 7°.- ELIMINACIÓN DE HUMOS Y VAPORES 
CON GRASA

¡_
DE EQUIPOS DE COCINA EN LOCALES 

COMERCIALt:S 
El _disefio, instalación y uso de componentes de ex

tracc1on tales como campanas, eliminadores de grasa, 
duct�s. reguladores, aparatos de movimiento de aire, equi
pamiento auxiliar y equipos de extinción de incendios para 
el sistema de extracción y equipamiento de cocina, usado 
en aplicaciones de cocina comerciales, industriales, insti
tucionales y similares, cumplirá con las normas técnicas 
adoptados, salvo las excepciones que se indican. 

Los requisitos de este apartado, no son de aplicación 
a campanas y duetos, empleados para extraer únicamen
te calor, de unidades de cocina tales como, lavaderos, 
cafeteras, calentadores de agua y equipos similares de 
cocina en los que se anticipe producción de humo o vapo-
res con grasa. , 

Todo equipo de cocina que se use en procesos aso
ciados con producción de humo o vapores con grasa, será 
equipado con un sistema de extracción, compuesto de una 
campana, un sistema de duetos. equipo de eliminación 
de grasa y equipo contra incendios. 

1. Posición
Las campanas no se alzarán más de dos metros y diez 

centímetros sobre el nivel del piso terminado. 
La longitud y ancho de las campanas se extenderá un 

mínimo de treinta centímetros adicionales sobre el apara
to que sirven. 

Donde las condiciones de espacio lo permitan, las cam
panas tendrán una altura no menor de sesenta centíme
tros, configurando un reservorio que confine momentá
neamente las burbujas de humo y grasa. hasta que el sis
tema de extracción pueda evacuarlo. 

Las campanas de cocina se colocaran tan baJo como 
sea posible para incrementar su efectividad; y tendrán sus 
conexiones de extracción en la parte superior trasera. 

2. Sistemas de extracción (ventilas) de aparatos a
gas 

Los sistemas de extracción (ventilas) de los aparatos 
de cocina que funcionen con gas, a excepción de hornos, 
se prolongarán a través o más allá de la rejilla o filtro de 
grasa y se regularan según ío disponga la norma de insta
lación correspondiente. 

3. Características generales de campanas
Las campanas que se instalen encima de todo equipo 

de calentamiento o cocción en general y lavadoras con 
agua caliente o vapor, se construirán de materiales incom
bustibles, con uniones estancas y manteniendo una se
paración mínima de cuarenta y cinco centímetros, de todo 
material combustible sin protección. 

Los sistemas de duetos crearan una velocidad, de aca
rreo del aire en el sistema de extracción, de no menos de 
siete y medio metros por segundo y no más de once me
tros por segundo. La velocidad del aire a través de la cara 
de la campana, será como mínimo de medio metro por 
segundo. 

4. Duetos
Los duetos se conducirán al exterior tan directamente 

como sea posible. . . . . 
El sistema de duetos seré mdepend1ente sm ninguna 

conexión con otro sistema. 
Los registros de inspección y limpieza, estarán equi

pados con puertas, deslizantes o batientes, con seguros, 
se colocaran a los lados de los tramos honzontales para 
prevenir goteos; su espaciamiento no excederé de seis 
metros. 

Los tramos verticales situados al exterior de las edifi
caciones serán soportados adecuadamente por las pare
des exteriores. En el interior de los edificios irán encerra
dos en un pozo o chimenea de material resistente al fue
go según lo establecido en la Norma EM.060 de este 
Reglamento, que se extienda continuamente a través del 
techo. 
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En la base de cada tramo_ vertical se proveerá una 
trampa para residuos, cory fac1l1dades para limpieza. 

Los duetos �e extraccIon no deberén atravesar muros 
corta-fuegos. S1 los duetos atraviesan particiones de ma
terial combu=5tible, de�erán guardar una separación de 
cuarenta y_ aneo centImetros; a menos que, la partición 
se haya aislado para obtener un protección mínima de 
ur�a hora <;Je resis_tencia al fuego; en cuyo caso, la separa
cIon podra reducirse a siete y medio centímetros. 

A�iculo 8°.- CAMPANAS Y DUCTOS DE COCINAS 
DOMESTICAS 

Las campanas de cocina con un dueto incombustible 
ventilarán al exterior de la edíficación, Las campanas de 
c�cina y duetos de metal, tendrán jutas herméticas y se
ran de un espesor no menor que el correspondiente al 
calibre 26 d_e acuerdo a norma adoptado. 

Pueden instalarse campanas de cocina sin duetos. Los 
duetos de campanas de cocina o de sistemas de ventila
ción residenciales, deberán cumplir con las normas técni
cas correspondientes y se aplicaran únicamente a las ins
talaciones que estén dentro de una unidad residencial 
unifamiliar. 

Artículo 9°.- SISTEMA DE EXTRACCIÓN PARA VA
PORES INFLAMABLES 

Los sistemas de extracción para vapores inflamables, 
deberán cumplir con las normas técnicas sobre la mate
ria. Si se usan ventiladores asociados a la extracción de 
vapores inflamables, deberán instalarse dispositivos de 
protección, que detengan la operación del ventilador en 
el caso de incendio. 

Articulo 10°.- REQUISITOS DE VENTILACIÓN PARA 
USOS ESPECÍFICOS 

1. Casa habitación, residencias y locales comer
ciales 

1.1. Casa habitación unifamiliares 
Las habitaciones destinadas a dormitorio o vivienda; 

así como, los otros espacios para ocupación humana, ta
les como vestíbulos, comedores, cocinas y cuartos de 
baño, serán provistas de ventilación, por medio de venta
nas en paredes exteriores, con un área libre de ventila
ción no menor a un veinteavo (1/20) del área del piso de 
tales habitaciones. 

1.2. Residencias transitorias, hoteles, moteles, pen
siones y locales comerciales. 

Las habitaciones destinadas a dormitorio o vivienda, 
serán provistas de ventilación por medio de ventanas, en 
paredes exteriores, con un área libre de ventilación, no 
menor a un veinteavo (1/20) del área del piso de tales 
habitaciones. 

Otros espacios para ocupación humana, tales corno 
vestíbulos, cuartos para casilleros individuales, comedo
res, cocinas y cuartos de baño, serán provistos de un sis
tema de ventilación operado mecánicamente. 

1.3. Residencias especiales, asilos para ancianos, 
puericultorios, establecimientos de reclusión 

Todos los ambientes habitualmente usados por se
res humanos, serán dotados de ventilación, por medio 
de ventanas, con área libre de ventilación no menor a 
un veinteavo (1 /20) de la superficie del piso de habita
ción; o, en caso contrario, mediante un sistema mecá
nico de ventilación. 

2. Edificios de estacionamiento
Se deberá cumplir con lo señalado por el articulo 11º 

de la presente Norma. 

3. Locales industriales

3.1. Locales Industriales no peligrosos 
Incluyen locales tales corno: factorías, plantas de �n

samblaje y manufactura, molinos, laboratonos industnas 
lácteas lavanderías plantas frigoríficas, aserraderos, plan
tas de iaminados fabricas de cajas, talleres de carpinte
ría con equipo fijo o portátil o herramientas que excedan 
un total de 14,92 kW y otros usos sIrnIlares. 

3.1.1. Todos los ambientes habitualmente usados por 
seres humanos, serán dotados de ventilación, por medio 

de ventanas con un área libre de ventilación no menor a 
ur veinteavo (1/20) de la superficie del piso de la habitacIon; o, en caso contrario mediante un sistema mecánico 
de ventilación. 

3.1.2. Todos los ambientes de las edificaciones en los 
cuales se use o almacene liquidos inflamables o se guar
d�n o m�neJen automóviles, serán provistos de ventila
cIon n:iecarnca; salvo que, la autoridad responsable, pue
da eximir de este requisito cuando la edificación cuente 
con a�erturas sin obstrucciones y ventilación cruzada. El 
profesional responsable debe demostrar que es factible. 

3.1.3. Se proveerá con sistemas individuales de ex
tracción y equipos colectores de polvo, o todos los equi
pos y maquinas herramientas, que produzcan o generen 
fibras, residuos, raspaduras o polvo, combustibles y que 
excedan de 1,5 kW; o, a cualquier número de equipos ó 
maquinas herramientas que excedan de 3,73 kW . 

3.2. Locales industriales de alto riesgo (peligrosos) 
Incluyen usos peligrosos, tales como el almacenamien

to y uso de materiales que son fácilmente inflamables y 
se queman con extrema rapidez como sigue: 

División 1: Almacenamiento y manejo de explosivos y 
materiales altamente combustibles; tales, como, manufac
tura, venta y almacenamiento de explosivos; fabricas de 
polvo de aluminio; fabricas, almacenes y salas de venta 
de plásticos de nitrato de celulosa; molinos de cereales; 
molinos de harina y alimentos; elevadores de granos; fa
bricas de colchones; fabricas de jebe; plantas de papel de 
desecho; y, plantas de almacenamiento y procesado de 
poliestireno. 

División 2: Almacenamiento y manejo de líquidos in
flamables de las clases 1, 11 y 111; e incluirá, usos tales como 
destilerías, grandes plantas de gasolina, factorías de bar
nizado, grandes plantas de almacenamiento o carga de 
gas licuado de petróleo, manufactura de pinturas, pintura 
por rociado, almacenaje y manejo de adelgazantes y sol
ventes de pinturas; y, almacena¡e y manejo de compues
tos de estireno. 

3.2.1. Todos los ambientes, habitualmente usados por 
seres humanos, serán dotados de ventilación, por medio 
de ventanas, con un área libre de ventilación, no menor a 
un veinteavo (1/20) de la superficie del piso de la habita
ción. 

3.2.2. Todos los ambientes de las edificaciones, en los 
cuales se use o almacene líquidos inflamables, serán pr0-
vistos de ventilación mecánica. 

3.2 3. En todas las edificaciones en las que se use o 
almacene líquidos inflamables, se preverá una ventilación 
mecánica por extracción, sufiéienle para producir un cam
bio completo de aire cada 15 minutos. 

3.2.4. Dicha extracción, se tomará de un punto al nivel 
del piso o cercano al mismo; y, deberé operar cuando la 
edificación este ocupada por seres humanos. 

3.2.5. Se proveerán sistemas de extracción y equipos 
colectores de polvo, para todos los equipos y maquinas
herramienta que produzcan o generen fibras, residuos, 
raspaduras, polvo, etc., altamente combustibles. 

3.3. Locales de espectáculos 
Incluyen teatros, cinematógrafos, salas de conciertos, 

salas de conferencias y otros usos similares. 

3.3.1. Todos lo ambientes, habitualmente usados por 
seres humanos y todos los camarines o vestidores, serán 
dotados de ventilación, por medio de ventanas, con un 
área libre de ventilación no menor a un veinteavo (1/20) 
de la superficie del piso de la habitación; o, en caso con
trario mediante un sistema mecánico de ventilación. 

3.3.2. Los registros o pasos de aire, situados detrás 
de un escenario, comunicados a una cabina �e proyec
ción, o que atraviesen un muro cortafuego, seran equipa
do de dispositivos automáticos de cie1rn con eslabones 
fusibles; y los ventiladores de suministros serán controla
dos por un dispositivo sensor de temperatura. 

3.3.3. Ventiladores de escenario.- Habrá unq o m_ás 
ventiladores construidos de metal u otros materiales in
combustibles, cerca al centro y encima c:Jel punto mas alto 
de cualquier escenario permanente, erigidos encima del 
techo y con un área total de ventilación, igual por lo me
nos, al cinco por ciento del área de piso entre las_paredes 
del escenario. Las puertas o tapas para los ventiladores, 
se abrirán por gravedad, se mantendrán cerradas y se 
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operaran mediante cordones que se extenderán hacia 
cada lado del escenario. Estos cordones estarán equipa
dos con tres eslabones fusibles, uno de los cuales se co
locará en el ventilador encima del nivel principal de techo 
y los otros dos en puntos aprobados, no afectados por las 
cabezas rociadoras. Tales estabones se fundirán y sepa
rarán a 71 ºC. Cada ventilador será abierto y cerrado por 
lo menos una vez antes de cada actuación. 

3.3. 4. Cabinas de proyección.- La ventilación de las 
cabinas de proyección, deberá cumplir, por lo menos, con 
lo siguiente: 

- Dos o más duetos de suministros de aire exterior con
rejillas de descarga ubicada en extremos opuestos, con 
el borde superior a una cota de treinta centimetros sobre 
el nivel del piso terminado y dimensionadas para permitir 
un cambio de aire cada tres minutos. 

- Un sistema de extracción operado mecánicamente
independiente de los otros sistemas en el edificio, con el 
motor del extractor externo al sistema de duetos, con una 
o más salidas de aire, localizadas de modo que aseguren
una circulación total y dimensionadas para un cambio de
aire cada tres minutos el sistema de extracción, deberá
descargar al exterior del edific_io, en. un lugar tal_ que, el 
aire expulsado no pueda ser inmediatamente circulado 
dentro del sistema de suministro de aire. 

- Tales sistemas de ventilación, también pueden servir
para ambientes auxiliares, como los de generación y re
bobinado. 

3.3.5. Proyectores. Las má_quinas de proyec�ión, se
rán equipadas cada una, con sistemas que extraigan ª!re 
de cada lámpara y descarguen direct_ament_e _ al extenor 
del edificio mediante duetos de matenales ngIdos (inclu
yendo conectores flexibles conti_nuos aproba��s para el 
propósito), de tal modo_que el aire de ex_pulsIon,_no sea 
recirculado dentro de sistemas de suministros o interco
nectado con otros sistemas. La capacidad de tales duetos 
será de: 

- Treinta y seis metros cúbicos por hora, como mínimo
para cada lampara de arco conectado al sistema, o de 
acuerdo a la recomendación del fabricante. . - Cincuentaicuatro metros cúbicos por hora, como mI
nimo para cada lámpara de Xenón, o no menos que lo 
recomendado por e( fabricante

_. 
para mantene_r una tem

peratura de operacion en el alo¡am,ento de la lampara, no 
mayor de 54 ºC. 

3.4. Centros de reunión 
Incluye usos tales como, casi_nos, caba_ret, restauran

tes salas de baile, etc. Son ex1g1bles requ1sIlos de venti
lación iguales a los indicados en 3.3 . 

3.5. Instalaciones deportivas 
Incluye usos tales como, estadios, coliseos y estructu

ras cerradas con cúpula, piletas de natación, ele, Y edifi
caciones auxiliares. 

Todos los ambientes, habitualmente ocupados por se
res humanos, tendrán ventilación conforme lo estipulado 
para lograr la ocupación más adecuada. 

3.6. Hospitales _ . . 
Incluyen también sanatorios, postas medicas Y en ge

neral todo establecimiento para la salud. 
Todos los ambientes, habilualme�te usados _por seres 

humanos, serán dotados de ventilacIon,, por medio de ven
tanas con un área libre de vent1lacIon, no menor a_ un 
veintéavo (1/20) de la superficie del piso de la ha�1t_ac1ón; 
o, en caso contrario, mediante un sistema mecanico de 
ventilación. 

3 7 Locales educacionales 
1ñciuyen usos tales como, bibliot_ecas, museos. etc. Son 

exigibles requisitos de ventilación iguales a los 1nd1cados 
en 3.3.1 

Artículo 11º.- EJECUCIONES ESPECIALES DE VEN-
TILACIÓN . ·d d.fi · paraIncluyen garajes de cualquier medI a, e 1 Ic1os. 
estacionamiento de vehículos y sótanos para estaciona-
miento. 

1. Garajes. Los garajes, cuya superficie de piso sea
menor o igual a veinticinco metros cuadrados, se v

á
enttlr

rán en forma natural, mediante aberturas, con un rea 1-

bre de ventilación, no menor a ciento cincuenta centíme
tros cuadrados ubicados cerca al nivel del piso, de prefe
rencia en la pueria exterior. 

2. Garajes pequeños. Hasta cien metros cuadrados
de superficie de piso. Serán dotados de ventilación natu
ral mediante aberturas uniformemente distribuidas en 
paredes opuestas, con un área libr_e total, no ,:nenor _a 0.2 
metros cuadrados por cada espacio de estac1onamIento; 
tales aberturas se situarán a cotas cercanas al piso y en
cima de la cota correspondientes al terreno exterior, en 
una pared; y, a cotas cercanas al techo en la pared opuesta. 
En caso contrario o de no lograrse vent1lacIón transversal 
suficiente, serán provistas de ventilación mecánica. 

3. Garajes medianos y grandes. Hasta mil metros
cuadrados y más de mil metros cuadrados, de superficie 
de piso, respectivamente. . . Serán dotados de ventilación natural, en rorma sImIlar 
a los gara¡es pequeños, con un área libre total de abert':1-
ras, no menor a 0.06 metros cuadrados por cada espacio 
de estacionamiento. En caso contrario o de no lograrse 
ventilación transversal suficiente, serán provistos de ven
tilación mecánica. 

4. Sótanos para estacionamiento. Incluye también a
los semi-solanos cuyo, piso se encuentre a más de cin
cuenta centímetros por debajo de la cota correspondiente 
al terreno exterior. 

Serán obligatoriamente provistos de ventilación me
cánica. los elementos de ventilación se ubicarán dentro 
de los limites de la propiedad, descargando los gases de 
extracción a una cota mínima de 2.50 metros sobre el 
nivel de 1a'vereda. 

Los semisótanos hasta con 1,50 m de. diíeren_cia -�e 
nivel con el terreno exterior podrán tener solo venlilacIon 
natural. .. 

5. Caudal de aire. Es obligatorio la presentacIon de
los cálculos, que fundamenten la determinación _del cau
dal en base a un máxima concentración de cincuenta 
partes por millón, de rryonóxido de c�rbono (CO). En nin
gún caso, la renovacIon de aire sera menor a doce me
tros cúbicos por hora y por metro cuadra�o de sup�rfic1e 
total de estacionamiento, incluyendo las ar�as de circula
ción· ni menor a un cambio completo de aire cada doce 
minutos. 

6. Alarmas de co. Cuando la ventilación de gara¡es
grandes no sea permanente, deberá proveerse la m�tala
ción de alarmas aud10-vIsuales que conecten automatIca
mente la ventilación al sobrepasar el limite permitido, en 
la medida de la concentración de carbono. 

7. Velocidad máxima. En ningún caso, la comente de
aire en duetos principales será mayo_r de doce metros por 
segundo, ni excederá el limite acústico permIsIble. 

Articulo 12º.- REQUISITOS COMPLEMENTARIOS 

1. Temperatura del aire exterior. Cuando la t1_3mpera
tura extenor sea menor de dieciocho grados cent1grad9s, 
la temperatura mlnima de ingreso, deíaire de renovac,on, 
a ambientes habitualmente usados por seres humanos, 
en ningún caso deberá ser menor a d1ecIocho grados cen
tígrados 

2. Altitud. A partir de quinientos metros de allur_a so
bre el nivel del mar Deberán efectuarse la� correcciones 
para que los caudales a la altitud de _diseno, correspon
dan en peso a los caudales establecidos en este regla
mento, basados en aire Standard a 20ºc. Y 769 mm. Hg. 
con un peso especifico de 1.2 Kg. por_ metro cu_bIco. 

3. Humedad. El aire de renovación, que ingrese a
ambientes habitualmente usados por �e.res humanos, 
deberá tener una humedad relativa minIma de treinta 
por ciento .. 4. Instalaciones complementarlas. Se regIran por las
disposiciones pertinentes contenidas en otros apartados 
de este reglamento. 

ANEXO 

VALORES REFERENCIALES DE TEMPERATURA, 
HUMEDAD RELATIVA,.RENOVACIONES Y 

CONCENTRACIONES MAXIMAS ADMISIBLES 
EN INSTALACIONES DE VENTILACIÓN 

A.1 .- INSTALACIONES DE VENTILACIÓN
Las instalaciones de vent1lacIón. se dts_tmguen segun 

el grado de preparación del aire de 1mpuls16n: 
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a) Instalaciones elementales sin limpieza del aire 
- Sólo extracción. 
b) Instalaciones con limpieza del aire 
- Solo impulsión; 
- Impulsión más extracción 
c) Instalaciones con limpieza y tratamiento del aire de 

impulsión 
- Con calentamiento. 
- Con enfriamiento. 
- Con humectación. 
- Con deshumectación. 
- Con humectación y deshumectación. 
- Instalaciones de ventilación con calefacción adicional. 
- Instalaciones de ventilación con calefacción y refri-

geración. 
- Instalaciones de climatización. 

A.2 .- VALORES REFERENCIALES EN LA VENTI
LACIÓN 

A.2.1. Tabla de valores referenciales que deben te
ner los ambientes de acuerdo a la temperatura exte
rior. 

Aire Exterior Aire del local 
Te mperatura Temperatura Humedad relativa del a ire 

(
º

C) (
º

C) 1%1 
Limite Limite 
Inferior Exterior 

Por debajo de: 
20 22 35 65 
25 23 35 65 
30 25 35 60 
32 26 35 55 

A.2.2. Renovaciones, temperatura y humedad rela
tiva 

Las instalaciones de ventilación producen condiciones 
de estado del aire en los locales a los que se aplican; 
dichas condiciones de estado, deben sujetarse a valores 
determinados s�ún el uso de tales locales, los mismos 
que pueden distinguirse como: 

a) Locales de permanencia y de trabajo (véase Tabla); y, 
b) Locales especiales (véase Tabla)

Tabla de renovaciones, temperatura y humedad 
relativa para locales de permanencia y de trabajo 

TIPO DE LOCAL RENOVACIONES TEMPERA· HUMEDAD 

POR HORA TURA DEL RELATIVA

Cantidad AIRE 'C % 

Aseos 

- públicos 10-15 15 40-60 
. en fábricas 8-10 15 40-60 
- en oficinas 5-8 18 40-60 
• en viviendas 3-4 20 40-60 
Locales de traba· 3-8 18-20 50-70 
Salas de Ex osiciones 2-3 15-18 50 
Bibliotecas Archivos 4-8 15-18 40-60
Oficinas 4-8 20 50-60 
Duchas 10-15 22-25 70-85 
Guardarro as 4-6 15 40-60 
Restaurantes 5-10 20 55 
Piscinas cubiertas 3 -5 22-28 70-80
Aulas 6-8 20 60 

Cantinas 6-8 18 55 
Grandes almacenes 6-10 20 50-60 
Cines y teatros 

20 50-60 - con prohibición de fumar 4 -6 
- sin roh1b1ción de fumar 5-8 20 50-60 
Hospitales 
- Salas de reconocim1ento y 3-5 24 30-45 
de tratamiento 

. Salas de hospitalización 2-5 20-22 50-60
• Baños 5-8 22 80-90 
• Aseos 8-15 20 40-60 

TIPO DE LOCAL RENOVACIONES TEMPERA- HUMEDAD 
POR HORA TURA DEL RELATIVA 
(Canlldad} AIRE ('Cl ('t.) 

Cocinas (ver nonna VOi 2052) 
- Cocinas pequeñas: 15-25 20 40-60 

h=2 5a 3 5m 
Tiendas 6-8 20 50-60 
Escuelas 
- Aulas 4-5 20 60 
- Pasillos, cajas de escaleras 2-3 18-20 50 
- Aseos 5-8 18 40-60 
- Gimnasios 2-3 15-18 50-75 
- Piscinas de aprendizaje 2-3 24 80-85 

cubiertas 
- Baños v lavados 5-8 22 80-90 
Salas de actos 6-12 20 50 
Salas de iuntas 5-10 18 60-70 

Tabla de renovaciones, temperatura y humedad 
relativa para locales especiales 

TIPO DE LOCAL RENOVACIONES TEMPERA· HUMEDAD 
POR HORA TURA DEL RELATIVA 
(Cantidad) AIRE ('Cl (%1 

Talleres de decaoado 5-15 16-22 85 
Tintorerías 10-20 16-24 85 
Locales de ointura a 01stola 20-50 22-25 55-65 
Garajes: 
- pequeños 10-15 5 50 
- arandes 5-8 5 50 
Hospitales 
- Gruoo de ouirófanos 5-12 20-25 50-65 
Cocinas· 
- Cocinas de tamaño medlO · 

H=3a 4m 20-30 18 50-70 
H=4a 6m 15-20 18 50-70 

- Cocinas grandes 
H=3a 4m 20-30 18 50-70 
H=-4a6m 15-30 18 50-70 

Laboratorios (ver normas 8-15 18-22 50-70 
VOi 2051) 
- Asoiración de diaeslores 200-400 . 
Taller de barnizado 10-20 25-40 65-80 
Salas de mediaón y de 8-15 20-22 50-55 
verificación 
Naves de montaie -1-10 10-15 55-65 
Lavanderías 
- Sala de lavado 15-20 23-26 75-85 
- Sala de planchado 10-15 27 70 
- Sala de calandna o prensado 10-15 27-30 65-70 

de rooa 
Talleres en aeneral 3-8 12-18 50-60 

A.2.3. Concentraciones máximas admisibles (valo
res CMA) para gases nocivos en puestos de trabajo 

Ma teria Valor CMA 
Partes por millón malm' 

Acetaldehido 200 360 
Acetona 1000 2400 
Acido Acélico 25 65 
Ac1do cianhldnco 10 11 
Ac1do fórmico 5 9 
Alcohol elllico 1000 790 000 
Amoniaco 50 35 
Anhídrido Sulfuroso 5 13 
Anilina 5 19 
Arsenamina O 05 0 2  
Benceno 10 32 
Bencina 500 2000 
Bromo 0 1 07 
Butano 1000 2350 
Cloro 05 'I 5 
Cloroformo 50 240 
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Materia ValorCMA 3.1.2. Accesorio (fitting): En un sistema de tuberías 
Partes oor millón mc/m3 es usado como un elemento de unión, tal como un codo 

Cloruro de hidróaeno 5 7 una curva de retorno, una «lee», una unión, un reductor 
Dióxido de carbono 5000 9000 

con r?sca en sus extremos («bushing»), una cruz, o una 
tubena co�a con rosca en sus extremos ( «nipple» ). No Dióxido de cloro O 1 03 mclu.xe art1culos tales como una válvula o un regulador de 

Eter etílico 400 1200 pres1on. 
Fenol 5 19 . 3.'1.3. Acometida: Instalaciones que permiten el su-
Flúor O 1 02 

ministro de gas natural seco desde las redes de distribu-
ción según la categoría de consumidores. La acometida 

Fosfatina O 1 O 15 tiene como componentes el tubo de conexión el medidor 
Fosaeno O 1 04 los equipos de regulación y accesorios compi'ementarios: 
Mercurio O 000007 01 3.1 4. Ambiente inflamable: Aquel que contiene poi-
Meticloruro 50 105 

vo, vapor o. gas inflamable, en mezcla con el aire y en 
concentrac1on tal que puede entrar en ignición por acción 

Nitrobenceno 1 5 de una chispa o cualquier otro agente. 
Oxido de carbono 50 55 3.1.5. Ampliación: ogeración realizada en una insta-
Ozono O 1 02 !ación interior de gas ten iente a aumentar la capacidad o
Plomo O 000017 02 

longitud de la tuberías, potencia conectada o capacidad 
de los conductos de evacuación. 

Semuu de hmioem O 05 02 3.1.6. Aguas abajo: Se entiende por "aguas abajo de" 
Sulfuro de carbono 20 60 o "corriente abajo de' a la expresión que ubica a un deter-
Sulfuro de hidróoeno 10 15 

minado objeto que se encuentra instalado posterior al de re-
ferenc1a en el sentido de la circulación del fluido.Tetrador0-elileno 100 670 3.1. 7. Aguas arriba: Se entiende por "aguas arriba 

Telrackluro de artxro 10 65 de" o "comente arriba de" a la expresion que ubica a un 
Toluol 200 750 determinado objeto que se encuentra instalado en for-
Tridoroetileno 100 520 ma precedente al de referencia en el sentido de la cir-

culación del fluido. 
Xilol 200 870 3. ·1 .8. Aprobado: Aceptable para la autondad compe-
Yodo 01 1 tente. 

3.1.9. Arranque de medidor: Es el conjunto de ele-
mantos que conduce el gas desde el término de la aco-

NORMA EM.040 
metida (empalme individual} o de la matriz interior (em-
palme múltiple), hasta la respectiva instalación interior. 
Incluye tubos, llaves de paso, medidores, y reguladores 

INSTALACIONES DE GAS de servicio cuando corresponda. 
3.'1.10. Autoridad competente: Es el organismo del 

CAPITULO 1 Estado responsable de la aplicación de cualquier parte de 
OBJETIVOS Y ALCANCES esta Norma, o el funcionario designado por este para ejer-

citar tal función. 
1.1. La presente Norma Técnica de Edificaciones es 3.1.11 Batería de Cilindros: Es el conjunto de ele-

de carácter obligatorio y de aplicación a nivel nacional, en mentos de una instalación interior de GL, formado por dos 
todas aquellas edificaciones en la que se instalen redes y hasta un máximo de diez cilindros (incluidos los cilin-
interiores de gas. dros para la reposición); incluye regulador de presión, pie-

1.2. El objetivo de esta Norma es establecer las preví- zas de tuberías, llave de paso general, conexiones flexi-
siones constructivas que deben incluir en un proyecto de bles, colector, etc. 
edificaciones de manera que sea posible la instalación y 3.1. ·12 Caseta de Cilindros de GLP: Es una caseta 
mantenimiento de redes interiores de gas natural y/o gas con material no inflamable, con una resistencia a la ac-
licuado de petróleo. y el equipamiento correspondiente; ción del fuego correspondiente, a lo menos, a la clase 
asimismo establece los criterios para el diseño de instala- F - 120. 
ciones de gas en las edificaciones. 3 1.13. Central de Abastecimiento: Unidad de alma-

1.3. El alcance de la presente Norma incluye las insta- cenam1enlo de GL destinada a suminislrar gas, con ubi-
laciones de gas alimentadas por medio de redes y/o ali- cación dentro del terreno. 
mentadas por gas suministrado en envases a presión. 3 1 14. Central de Distribución: Central de GLP des-

1.4. La presente Norma se basa en las Normas Técni- tinada a suministr rJas a la cenlral de abastecimiento.
cas Peruanas e Internacionales Vigentes, relacionadas al 3.1.15. Central e GLP: Conjunto formado por uno o 
sistema de gas, en caso de controversia de la presente Nor- más tanques de GLP con sus accesorios, sistemas de 
ma, tendrá prioridad el OS 042-99-EM y el OS 027-94-EM control y protección y reja de seguridad; incluye el múlti-

ple de interconexión de estanques cuando corresponda. 
CAPITULO 2 3.1.16. Chimenea: Dueto principal vertical que permi-

DISPOSICIONES GENERALES le evacuar los gases de combustión de una manera segu-
ra al aire libre. 

2.1. Los Proyectos de Instalaciones de Gas en Ed1fi- 3 1.17 Colector o Manifold Es el dispositivo forma-
caciones y la Supervisión de los mismos, serán realiza- do por tubos de cobre tipo K o Acero con terminales que 
dos por el profesional responsable y debidamente acredi- sirven, uno de ellos, para conectarlo al inversor y los otros, 
tado, en Instalaciones de Gas registrados ante la autori- a las conexiones flexibles. 
dad competente. 3 1.18. Combustión: Proceso qulmico de oxidación 

2.2. Se podrá aprobar, provisoriamente, diseños o sis- rápida entre un combustible y un comburente que produ-
temas constructivos que sean presentados ante la autori- ce la generación de energía térmica y luminosa, acompa-
dad competente y que no estén contemplados en la pre- ñada por la emisión de gases de combustión y, en ciertos 
sente Norma, siempre que su uso esté preestablecido en casos, partículas sólidas. 
normas Internacionales Calificadas 3.1.19. Componente: Una parte esencial de un equi-

po de consumo que es capaz de realizar una función(es) 

CAPITULO 3 
mdependiente(s} y contribuir a la operación del eiuipo.
Un ejemplo de un componente es un tem1ostato. 1 ter-

DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA mostato es capaz de una operación independiente, y con-

3.1. Para los efectos de la presente Norma, las siguien-
tribuye a la operación del aparato controlando su ciclo de 
encendido-apagado. 

tes definiciones y términos, relativos a instalaciones inte- 3.1.20. Condensado (condensación): Un liquido se-
riores en general, tendrán el significado que se indica: parado del gas natural seco (inclusive gas combustible) 

debido a una reducción en la temperatura o a un aumento 
3.1.1. Abertura: Cualquier espacio que comunica el en la presión. 

interior con el exterior de un edificio, tales como, puertas, 3.1.21. Conexión Flexible: Es el accesorio formado 
ventanas, conductos de basura y otros. por un tubo de cobre o elastómero. 
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NORMA EM.050 

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

Articulo 1 °.- GENERALIDADES 
En las edificaciones para viviendas, edificios industria

les, comerciales, de recreación o para otros tipos, pueden 
preverse las necesidades de instalaciones de climatiza
ción. 

Las instalaciones de climatización debe ser capaces 
de proporcionar automáticamente condiciones de tempe
ratura, humedad, movimiento y pureza del aire en un lo
cal o espacio determinado dentro de unos valores pres
critos, de acuerdo a las necesidades de ventilación y con
trolar el ingreso de contaminantes del aire exterior. 

Las instalaciones de climatización deben estar equi
padas con elementos para el calentamiento, el enfriamien
to, la humectación, la deshumectación y limpieza del aire 
de impulsión, así como con órganos de regulación de la 
temperatura y de la humedad relativa del aire del local. 

Artículo 2°.- ALCANCE 
La presente Norma establece las especificaciones ge

nerales de construcción para instalaciones de climatiza
ción a fin de conseguir que la construcción y la supervi
sión de obra tengan los elementos suficientes para cono
cer el sistema y la correcta instalación. 

Debido al surgimiento de nuevos materiales y tecnolo
gías aplicadas a las instalaciones de climatización se hace 
necesaria la continua actualización de estas especifica
ciones las mismas que establecen los requisitos, mate
riales y reglas que deberán cumplirse para la ejecución 
de las obras. 

Articulo 3°.- NORMAS 

En la instalación de los equipos se deberá tener en cuen
ta lo establec_ido en el Código Nacional d� _Electricidad, 
asi como regirse por el Reglamento de Hrg1ene Ocupa
cional del Subsector Electricidad. 

Articulo 4°.- DEFINICIONES 
Para la aplicación de lo dispuesto en la presente Nor

ma, se entiende por. 

INSTALACIONES DE CLIMATIZACION.- Son las que 
pueden mantener automáticamente durante todo el año 
los valores máximos y mínimos de la temperatura y la 
humedad del aire de un local dentro de valores presentas. 

Artículo 5º.- CLASIFJCACIÓN DE LAS INSTALACIO
NES DE CLIMATIZACION 

Tipo de Instalación Clima Conveniente para clima 
constante variable de edificio 

de Por Por Por 
Edificio locales grupos zonas 

de locales 
Instalaciones de climatiza-
c1ón de un solo canal a 
ba1a ores1ón X 

Instalaciones de climatiza-
ción de un solo canal a 
alta presión X 

Instalaciones de climatiza-
c1ón de doble conducto X X 

Instalaciones de Climatiza-
ción con aire primario y 

X oostcalentadores 
Instalaciones de chmallza-
ción con aire primario y 

X reoistros de mezcla 
Instalaciones de climatiza-
ción con aire primario y 

X oostventiladores 
Instalaciones de climatiza-
ción con aire primario y 
aparatos de inducción 
- Sisl de dos tuberías
- Sisl de tres tuberías
- Sist. de cuatro tuberías X 

Articulo 6°.- CALIFICACIÓN DE MATERIALES Y 
EQUIPOS 

Para que un equipo y material sea considerado como 
Aprobado, para un uso, para un ambiente o aplicación 
específico, la conformidad pertinente puede ser determi
nada por un laboratorio de pruebas o por una entidad de 
normalización o inspección reconocida, que esté compro
melida con la evaluación de productos, como parte de sus 
programas de certificación y registro. 

Para que un equipo o material tenga la calificación de 
Certificado debe llevar un sello, símbolo o marca identifi
catoria de un laboratorio de pruebas, o de una entidad de 
normalización o inspección reconocida, que esté compro
metida con la evaluación de productos y que mantenga 
una inspección periódica de la producción de equipos o 
materiales certificados y cuya certificación garantice el 
cumplimiento de las normas o pruebas reconocidas. 

Para que un equipo o material tenga la calificación de 
Registrado debe estar comprendido dentro de un registro 
publicado por un laboratorio de pruebas o por una entidad 
de normalización o inspección reconocida, que esté com
prometida con la evaluación de productos y que manten
ga una inspección periódica de la producción de equipos 
o materiales registrados y cuyo registro indique que cum
plen con las normas reconocidas o que han sido proba
dos y encontrados adecuados para el uso de una forma
específica.

Artículo 7º.- CONSIDERACIONES GENERALES DE 
LA INSTALACIÓN 

Los trabajos para las instalaciones de climatización de
berán ejecutarse según las consideraciones siguientes: 

1. En el proyecto de instalación deben estar descritos
los equipos y materiales de todos los sistemas de acondi
cionamiento de aire, asi como el catálogo con todos los 
conceptos y cantidades de materiales necesarios para la 
obra 

2 Detalladas las instalaciones eléctricas, necesarias 
para la correcta puesta en marcha de los equipos, así como 
los esquemas de los circuitos de los sistemas de control. 

3. Las conexiones finales de alimentación de agua y
desagüe a partir de las preparaciones dejadas en los cuar
tos de méquinas para la instalación correspondiente, con
tinuando los trabajos con la misma calidad de materiales 
indicados en las especificaciones de instalaciones hidráu
licas y sanitarias. 

4. Llevar a cabo todos los trabajos de albañilería y pin
tura, que se requieran para la total terminación de lo ante
riormente descrito, incluyendo entre olros, ranuras, per
foraciones resanes construcción de bases y soportes 
para los distintos egÚipos, estos trabaj_os deberán ajus
tarse a las ind1cac1ones de la superv1s16n y a las especi-
ficaciones generales de obra civil. 

5 Elaboración de los planos de obra terminada 
utilizando para ello los planos arquitectónicos actu_aliza
dos este requisito es indispensable para considerar 
culminados los trabajos del ejecutor de la obra y la entre
ga de la instalación. 

NORMA EM.060 

CHIMENEAS Y HOGARES 

Articulo 1 °.- GENERALIDADES 
Las chimeneas, salidas de humos, ventilaciones, hor

nos sus conexiones y transporte de productos de com
buslión, cumplirán con los requerimientos de la presente 
Norma. - d En cuanto a los equipos, están comprend1do_s to os 
aquellos que son productores de ca!or _por medio de la 
combustión de combushbles sólidos, liquidas o gases. Las 
aplicaciones se refieren a todas aquellas actividades _que 
requieran la utilización del calor, eJemplos calderos, inci
tadores y hornos. 

Artículo 2º.- DEFINICIONES 
Para la aplicación de lo dispuesto en la presente Nor

ma, se entiende por: 

- APARATO DE AL TO CALOR: Se refiere a cualquier
instalación o equipo en el cual la temperatura de los ga
ses de combustión es superior a los 000 ºC. 

Documento Electrónico descargado de: www.urbanistasperu.org 



Anexo 2: Norma de calidad del aire interior 

ANSI/ASHRAE 62.1 - 2007 



2001'1. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Englneers lnc (www a h ) F 1 1 1 • 1 - d t' d' tr'b • . . . . . , • . s rae.org . or persona use on y. 
dd ttona rep10 uc ion, 1s I utron, or transm1ss1on rn erther pnnt or digital form is not permitted without ASHRAE's prior written permission.

ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2007 

(Supersedes ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2004) 
lncludes ANSI/ASHRAE Addenda listed in Appendix 1 

Ventilation 

for Acceptable 

lndoor Air Quality 

See Appendix I far approval dates by the ASHRAE Standards Committee, the ASHRAE Board of Directors, and the 
American National Standards lnstitute. 

This standard is under continuous maintenance by a Standing Standard Project Committee (SSPC) far which the 
Standards Committee has established a documented program far regular publication of addenda or revisions, 
including procedures far timely, documented, consensus action on requests far change to any part of the stan
dard. The change submittal form, instructions, and deadlines may be obtained in electronic form from theASHRAE 
Web site, http://www.ashrae.org, or in paper form from the Manager of Standards. The lates! edition of an ASHRAE 
Standard may be purchased from ASHRAE Customer Service, 1791 Tullie Circle, NE, Atlanta, GA 30329-2305. 
E-mail: orders@ashrae.org. Fax: 404-321-5478. Telephone: 404-636-8400 (worldwide), or toll free 1-800-527-
4723 (far orders in US and Ganada).

© Copyright 2007 ASHRAE, lnc. 

ISSN 1041-2336 

www.ansi.org 

American Society of Heating, Refrigerating 

and Air-Conditioning Engineers, lnc. 
1791 Tullie Circle NE, Atlanta, GA 30329 

www.ashrae.org 



�SHRAE Standing Standard Project Committee 62.1
. . Cognizant TC: TC 4.3, Ventílation Requirements and lnflltrationSPLS L1a1son: Donald L. Brandt St ff Lº · M k W b a IaIson: ar e er 

Dennis A. Stanke, Chair Richard A. Danks 
Roger L. Hedrick, v,·ce-Cha,·r F 

Christopher O. Muller 
rancis J. F isher, Jr. J h E 

David S. Butler, Sr., Chair (2003-2005) Francis Michael Gallo 
O n · Osborn 

Leon E. Alevantis John R. Girman 
R. Dean Rasmussen

Ml
.chael G. Apte Walter L. Raynaud 

Scott Douglas Hanson L
. 

J R 
Michael Beaton 

isa • ogers 
Donald C. Herrmann Lawrence J. Schoen 

Lynn G. Bellenger Thomas P. Houston Sitaraman Chandra Sekhar 
David C. Bixby Eli P. Howard, 111 Harris M. Sheinman 
Hoy R. Bohanon, Jr. Roger L. Howard Dennis M. Siano 
Mark P. Buttner Don MacMillan 
Waller S. Clements 

Anlhony J. Spata 
Chris R. Magee Jan Sundell 

James L. Coggins Carl A. Marbery Wayne R. Thomann 
David R. Conover J h K M F I d o n . e ar an Dilip Y. V yavaharkar 
Leonard A. Dami�no . Michael W. Woodford 

Denotes members of votmg status when the document was approved far publication. 

David E. Knebel, Chair 

Stephen D. Kennedy, Vice-Chair

Michael F. Beda 
Donald L .  Brand! 
Steven T. Bushby 
Paul W. Cabot 
Hugh F. Crowther 
Samuel D. Cummings, Jr. 
Robert G. Doerr 
Roger L. Hedrick 
John F. Hogan 
Eli P. Howard, 111 

ASHRAE STANDARD$ COMMITTEE 2006-2007 

James D. Lutz 
Carol E. Marriott 
Merle F. McBride 

Mark P. Modera 
Ross D. Montgomery 
H. Michael Newman
Stephen V. Santoro

Lawrence J. Schoen
Stephen V. Skalko 

Bodh R. Subherwal 
Jerry W. While, Jr. 

James E. Woods 
Frank E. Jakob 
Jay A Kohler 

Richard D. Hermans, BOD ExO

Hugh D. McMillan, 111, CO 
Claire B. Ramspeck, Assistant Director of Technology for Standards and Specia/ Projects

SPECIAL NOTE 

This American National Standard (ANS) is a national voluntary consensus standard developed under the auspices of the American 
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). Consensus is defined by the American National Standards 
lnstitute (ANSI), of which ASHRAE is a member and which has approved this standard as an ANS, as "substantial agreement reached by 
directly and materially affected interest calegories. This signifies the concurrence of more than a simpl e majority, but not necessarily unanimity. 
Consensus requires that ali views and objections be considerad, and thal an eflort be made toward their resolution." Compliance with this 
standard is voluntary until and unless a legal jurisdiction makes compliance mandatory through legislation. 

ASHRAE obtains consensus through participation of its national and internatlonal members, associated societies, and public review. 
ASHRAE Standards are preparad by a Project Committee appointed specifically for the purpose of writing the Standard. The Project 

Committee Chair and Vice-Chair must be members of ASHRAE; while other cornmlttee members may or may not be ASHRAE mernbers, ali 
must be lechnically qualified in the subject area of the Standard. Every efforl is made to balance the concerned interests on ali Project 
Commrttees. 

The Assistant Director of Technology for Standards and Special Projects of ASHRAE should be contactad for: 
a. interpretation of the contents of this Standard, 
b. participation in the next review of the Standard,
c. oHering constructiva criticisrn for irnproving the Standard, or
d. permission to reprint portions of the Standard.

DISCLAIMER 

ASHRAE uses its best efforts to promulga te Standards and Guidelines for the benefit of the public in light of available information and accepted 
industry practicas. However, ASHRAE does not guarantee, certify, or assure the safety or performance of any products, components, or 
systems testad, installed, or operated in accordance with ASHRAE's Standards or Guidelines or that any tests conducted under its Standards 
or Guidelines wíll be nonhazardous or free from risk. 

ASHRAE INDUSTRIAL ADVERTISING POLICY ON STANDARD$ 

ASHRAE Standards and Guidelines are established to assist industry and the public by offering a uniforrn method of testing for rating 

purposes, by suggesting safe practices in designing and installlng equlpment, by providlng proper definltions of thls equipment, and by providing

other information that may serve to guide the industry. The crealion of ASHRAE Standards and Guidelines is determinad by the need for them, 

and conformance to them is completely voluntary. 
In referring to this Standard or Guideline and in marking of equipment and in advertlsing, no claim shall be made, either stated or implied, 

that the product has been approved by ASHRAE. 



SECTION 

CONTENTS 

ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2007, 
Ventilation for Acceptable lndoor Air Quality 

PAGE 

Foreword ....................................................................................................................... ............................................ 2 

1 Purpose .......................................................................................................................................................... 2 

2 Scope ............................................................................................................................................................. 3 

3 Definitions ....................................................................................................................................................... 3 

4 Outdoor Air Quality ......................................................................................................................................... 5 

5 Systems and Equipment ................................................................................................................................. 5 

6 Procedures ................................................................................................................................................... 11 

7 Construction and System Start-U p ............................................................................................................... 17 

8 Operations and Maintenance ....................................................................................................................... 18 

9 References ................................................................................................................................................... 20 

Normative Appendix A: Multiple-Zone Systems ................................................................................................. 20 

lnformative Appendix B: Summary of Selected Air Quality Guidelines .............................................................. 23 

lnformative Appendix C: Rationale far Minimum Physiological Requirements 
for Respiration Air Based on CO2 Concentration ......................................................................... 31

lnformative Appendix O: Acceptable Mass Balance Equations for Use with the IAQ Procedure ....................... 33 

Normative Appendix E: Ventilation Rates for Health Care Facilities ................................................................... 34 

lnformative Appendix F: Separation of Exhaust Outlets and Outdoor Air lntakes .............................................. 35 

lnformative Appendix G: Application and Compliance ........................................................................................ 36 

lnformative Appendix H: Documentation ............................................................................................................ 38 

lntormative Appendix 1: Addenda Description lnformation .................................................................................. 41 

NOTE 

When addenda, interpretations, or errata to this standard have been approved, they can be downloaded 
free of charge from the ASHRAE Web site at http://www.ashrae.org. 

© Copyright 2007 American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, lnc. 

1791 Tullie Circle NE 
Atlanta, GA 30329 
www.ashrae.org 

AII rights reserved. 



(This foreword is not part of this standard. It is merely 
¡nformative and does not contain requirements necessary 
for conformance to the standard. It has not been 
processed accordiog to the ANSI requirements for a 
standard and may contain material that has not been 
subject to public review or a consensus process. 
Uoresolved objectors on info1·mative material are not 
offered tbe right to appeal at ASHRAE or ANSI.) 

F0REWORD

ANSIIASHRAE Standard 62.1-2007 is the latest editio11 of 
Standard 62. The 2007 edition combines Standard 62.1-2004 
and the eight approved a11d published adde11da to the 2004 
edition, thereby providing an easy-to-use consolidated stan
dard. Specific ü!fonnation on the content o

f 

each adde11dum 
m,d approval dates for each adde11dum are included in infor
mative Appendix I at the end of this standard. 

First published in 1973, Sta11dard 62. 1 is now updated on 
a regular basis using ASHRAE '.s continuous mainte11a11ce pro
cedures. According to these procedures, Standard 62. 1 is co11-
ti11uously revised by addenda tlzat are publicly reviewed, 
approved by ASHRAE and ANSI, and published in a supple-
111e11t approximately 18 months after each new edirio11 of the 
standard, or in a ne11{ complete edition of the standard, pub
lished eve,y three years. 

Standard 62.1 has undergone some key changes over the 
years, rejlecting the ever-expanding body of lowwledge, expe
rience, and research related to ventilation and air quality. 
While the pwpose of the standard has remai11ed consistent-to 
specify minimum ventilation rates and other measures 
i11te11ded to provide indoor air quality that is acceptable to 
human occupants and tlwt minimizes adverse health effects
the mea,zs of achieving this goal have evo/ved. In its Jirst edi
tion the standard adopted a prescriptive approach to ve11tila
tio11 by specifying both mínimum and recommended outdoor 
a itjlow rafes to obtain acceptable indoor air quality for a 
variety of indoor spaces. In its 1981 edilion, the standard 
reduced mínimum outdoor airjlow rates a11d introduced a11 
alternative pe,:formance-based approach, the lndoor Air 
Quality (IAQ) Procedure, which allowed for the calculalion of 
the amou11t of outdoor air necessa,y to maintain t/,e Levels of 
i11door air contaminants below recommended Limits. Today the 
standard still retains the two procedures for ventilation design, 
the TAQ Procedure and the Ventilation Rate Procedure. 

In its 1989 editio11, and in re.sponse to a growing number 
of buildings with apparent indoor air quality problems, the 
standard increased mínimum outdoor ai,jlow rates signifi
cantly and introduced a requirement for jinding outdoor air 
intake jlow requirements for multiple-zone, recirculating sys
tems. The 1999 and 2001 editions made severa! minar 
changes and clarifications that did not impact the mínimum 
required outdoor airjlow rafes. In its 2004 edition-the last 
lime the standard was published in its entiret;-the standard 
modijied the fAQ Procedure to improve enforceability, but 
more significantly, it modified the Ventilation Rate Procedure, 
changing both the minimum outdoor airjlow rotes and the pro
cedures Jor calculating both zone-level and �ystem-level out
door airjlow rates. 

The 2007 edition of the standard updates, revises and 
improves it in severa/ ways, wilhout changing mínimum out
door ailjlow rotes. The standard: 

Clarijles dehumidification analysis requirements in Sec
tio11 5.1 O, and o.ffers ex,ceptions to the 65% RH limit 
requirement and to the net-positive intake-airjlow 
requirement (Addendum 62. la). 
Corrects occupant category inconsistencies among 
Tables 5-2, 6-1, a11d 6-4, and provides additional infor
mation jor severa! occupancy categories (Addendum 
62.lb).
Updates r�ferences and clarifies the text in informative
Appendix B, particular/y as related to subjective evalua
tion of air quality (Addendum 62.J c).
Updates the information presented i11 Table 4-1, to be
consisten! with the U.S. EPA National Ambient Air
Quality Standards (NAAQS) as published al the time the
adde11dum was approved. adding PM 2.5 as a criteria
pollutant and adding the eight-hour standard for ozone
(Addendum 62.Jd).
lncludes a new informative appendix, Appendix Ji,
whic/1 summarizes the docume11tatio11 requirements in
the body of the standard t/zus providing a single point of
r�(erence for users (Addendum 62.Je).
Updates the pwpose and scope of tlze standard to make
them co11siste11t with changes that have already been
i11corporated into the body o

f 

the standard. Specifically,
it: e.,cludes single-family houses and multiple-family
structures of three or fewer stories from the scope,
removes �pecific mi11imum outdoor aüjlow rotes for
areas that contain smoking or enviro11mental tobacco
smoke (ETS), a11d excludes thermal comfort require
me11ts (Addendum 62.1}).
Requires proper design for buildings that contain both
ETS and ETS-f ree oreas, by requiring (briejly): class�fi
cation of oreas based on expected presence of ETS,
pressurizatio11 of ETS-fi'ee a reas, separation of ETS and
ETS-free oreas, and cautiona,y signage .for ETS-areas
(Addendum 62.lg).
Adds requirements for residential spaces in buildi11gs
with more than three stories to Table 6-1, a11d deletes
Tables E-2 and E-3 j,-om Appendix E, which provided
ventilation requirements for residences and vehicles
(Addendum 62.Jh).

For more specific information on these changes and on 
other revisions made to the standard by other addenda, rejer 
to f7?formative Appendix I al the end of this standard. Use'.:s o

f 

tlie standard are encouraged to use the continuous mamte
nance procedure to suggest c!tanges jor.furt/zer improvements. 
A form for submitting change proposals is included in the ba�k
of this edition. The p1-oject commiuee .for Standard 62. l w1ll 
takeformal action on ali change proposals received. 

1. PURPOSE

1.1 The purpose ofthis standard is to specify mini
_
mu1

_
n ven

tilation rates and othcr measures intended to prov1de mdoor 
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airquality that is acceptable to human occupants and that min
imizes adverse health e:ffects. 

1.2 This standard is intended for regulatory application to
new buildings, additions to existing buildings, and those 
changes to exjsting buildings that are identified in the body of 
tbe standard. 

1.3 This standard is intended to be used to guide tbe 
improvement of indoor air quality in existing buildings. 

2. SCOPE

2.1 This standard applies to ali paces intended for human 
occupancy except those within single-family houses, multi
family structures of three stories or fewer above grade, vehi
cles, and aircraft. 

2.2 This standard defines requirements for ventilation and 
air-clearung system design, installation, commissioni.ng, and 
operation and mai.ntenance. 

2J Additional requirements for laboratory, indusrrial, 
health ca.re, and otber spaces may be dictated by workplace 
and other standards, as well a by the processes occurring 
witbin the space. 

2.4 Although the standard may be applied to both new and 
existing buildings, the provisions of tbi- standard are not 
intended to be applied retroactively when the standard is used 
as a mandatory regulation or code. 

2.5 This standard does not prescribe specific ventilation rate 
requirements for spaces that contain smoking or that do not 
meet the requirements in rhe standard for separation from 
spaces that contain smoking. 

2.6 Yentilation requirements of tbis standard are based on 
chemical, physical, and biological contaminants that can 
a:ffect air quality. 

2.7 Consideration or control of thermal comfort is not 
included. 

2.8 This standard contains requirements, in addition to ven
tilation, related to certain sources, including outdoor air, con
struction processes, moisture, and biological growth. 

2.9 Acceptable indoor air quality may not be achieved in ali 
buildings meeting the requirements ofthis standard for one or 
more ofthe following reasons: 

a. beca.use of tbe diversity of sources and contarninants in
indoor air;

b. beca.use of the many other factors that may affect occu
pant perception and acceptance of indoor air quality, such
as air temperature, humidity, noise, lighting, and psycbo
logical stress;

c. beca.use of the range of susceptibility in the popula
tion; and

d. beca.use outdoor air brougbt into the building may be
unacceptable or may not be adequately cleaned.

3. DEFINITIONS (SEE FIGURE 3.1)

acceptable i11door air quality: air in whicb there are no 
known contaminants at harmful concentrations as deter
mined by cognizant authorities and with which a substantial 
majority (80% or more) ofthe people exposed do nor express 
dissatisfaction. 

air-c/eani11g system: a device or combination of devices 
applied to reduce the coneentration ofairbome contaminants, 
such as mieroorganisms, dusts, fumes, respirable particles, 
other particu late matter, gases, and/or vapors in air. 
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Figure 3.1 Ventilation system.
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0¡,. co11ditio11i11g: tbe process of treating air to meet the

requirements ofa conditioned space by controlling its temper

ature, humidity, cleanliness, and distribution.

air, a111bie11t: the air surrounding a building; the source of 

outdoor air brought into a building. 

air, exlza11st: air removed from a space and discharged to

outside tbe building by meaos of mechanical or natural venti

lation systems.

aiI; indoor: the air in an enclosed occupiable space. 

air, makeup: any combination of outdoor and transfer air 

inteoded to replace exhaust air and exfiltration. 

air, outdoor: ambient air tbat enters a building through a venti

larioo system, through intentional openings for natural venti

latioo, or by infiltration. 

air, recircula.red: air removed from a space and reused a 

supply air. 

air, retum: air removed from a space to be thcn recirculated 

or exhausted. 

air, supp(y: air delivered by mechanical or natural ventilation 

to a space, composed of any combination of outdoor air, recir

culated air or transfer air. 

air, transfer: air moved from one indoor space to anotber. 

air, ve11tilution: that portion of supply air that is outdoor air 

plus any recirculated air that has been treated for the purpose 

ofmaiotai.uing acceptable indoor air quality. 

breathing zone: the region within an occupied space between 

planes 3 and 72 in. (75 and 1800 mm) above the floor and more 

than 2 ft (600 mm) from the walls or fixed air-conditioning 

equipment. 

cog11izant authority: an agency or organization that has tbe 

expertise and jurisdiction to establish and regulate concentra

tion limits for airborne contaminants; or an agency or organi

zation that is recognized as authoritative and has the scope and 

expertise to establish guidelines, limit values, or concentra

tions levels for airbome contaminants. 

concentration: the quantity of one constitucnt disperscd in a 
defincd amount of another. 

conditioned space: that part of a building that is heatcd or 

cooled, or both, for the comfort of occupants. 

contaminant: an unwanted airborne constituent that may 

reduce acccptability of the air. 

e11ergy recqvery ventilation system: a dcvice or combination 
of devices applied to provide tbe outdoor air for vcntilation in
which cncrgy is transferrcd bctwcen the intake and cxhaust 
airstreams. 

environmental toba.ceo smoke (ETS}: thc "agcd" and dilutcd 

combination of both sidc-strcam smokc (smokc from thc lit 
ene) of a cigarctte or other tobacco product) and exhalcd main
stream smoke (smokc that is exhalcd by a smokcr). ETS is
cornmonly refcrrcd to as secondhand smoke.

ETS-free area: an arca wbere no smoking occurs and that is 

scparatcd from ETS areas according to the requirements of 

this standard. 

Note: A no-smoking arca is not necessarily an ETS-free 

area. 

ETS area: spaces where smoking is permitted, as well as those 

not separated from spaces where smoking is permitted in 

accord with the requiremcnts of Sectioo 5 in this standard. 

e.xfiltration: uncontrollcd outward air leakage from condi

tioned spaces through unintcntional openings in ceilings, 

floors, and walls to unconditioned spaccs or the outdoors 

causcd by pressure diffcrences across these openings due to 

wind, insidc-outsidc tcmpcrature differenccs (stack e:tfect), 

and imbalances bctween supply and exbaust airflow rates. 

industrial space: an indoor environment where the prirnary 

activity is production or manufacturing processes. Tbe 

preces es in these spaces may generate contaminants with 

characteristics and in quantities dictatiog that principles of 
worker safety and industrial hygienc be u sed to define contam

inant control strategies, including ventilation. Also, the 

primary occupants of these spaces consist of the individuals 

involvcd in thesc processes. 

infiltration: uncontrollcd inward air leakage to conditioned 

spaccs tl1rough unintentional opcnings in ccilings, floors, and 

wal Is from unconditioncd spaces or the outdoors caused by the 

same prcssure diffcrences that induce exfiltration. 

mecha11ical venti/atio11: ventilation providcd by mechani

cally powcred cquipment, such as motor-drivcn fans and 

blowers, but not by dcviccs such as wind-driven turbine venti

lators and mechanically opcrated window . 

microorga11ism: a micro copie organism, especially a bacte

rium, fungus, or a protozoan. 

natural ve11tilatio11: ventilation provided by thermal, wind, or 

diffusion eftects through doors, windows, or other intentional 

opcnings in the building. 

net occupiable space: the floor area of an occupiable spacc 

dcfincd by thc insidc surfaccs of its wal Is but cxcluding shafts, 

column enclosures, and otl1cr pcrmanently enclosed, inacces
siblc, and unoccupiable arcas. Obstructions in tl1e space such 

as fumishings, display or storagc racks, and other obstruc

tions, whether temporary or pcrmanent, may not be deductcd 

from thc spacc arca. 

occupiable !>pace: an enclosed space intcnded for human 

activitics, cxcluding those spaces intcndcd primarily for other 

purposcs, such as storagc rooms and equipment rooms, that 

are only occupied occasionally and for short periods oftime. 

odor: a quality of gasc , liquids, or particles that stimulatcs the 

olfactory organ. 

readily accessible: capable ofbeing reached quickly for oper
ation without requiring thosc for whom rcady access is 

rcqu ired to el imb o ver or rcmovc obstaclcs or to rcsort to porta

ble laddcrs, chairs, or other climbing aids. 
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ve11tifatio11: the process of supplying air to or removing air 
from a space for the purpose of controlling air contaminant 
levels, hurnidity, or temperature within the space. 

1,0t11me, space: the total volume of an occupiable space 
enclosed by the building envelope, plus that of any spaces 
pennanently open to the occupiable space, sucb as a ceiling 
attic used as a ceiling retum pleoum. 

zone: one occupied space or severa! occupied spaces with 
similar occupancy category (see Table 6-J ), occupa11t density,

zone air distribution eJfectiveness (see Section 6.2.2.2), and 
zone primary airjlow (see Section 6.2.5. J) per unit area. 

Note: A ventilation zooe i not necessarily an indepen
dent thermal control zone; however, spaces that can be 
combin.ed for load calculations can often be combined 
into a single zone for ventilation calculatioo 

4. OUTDOOR AIR QUALITY

Outdoor air quality shall be investigated in accordance
with Sections 4.1 and 4.2 prior to completion of ventilatioo 
system design. The results ofthis investigation shall be docu
mented in accordance with Section 4.3. 

4.1 RegionaJ Afr Quality. Tbe status of compliance witb 
national ambient air quality standards sha.11 be detennined for 
the geographic area of the building site. In the United States, 
compliance status shall be either in "attaimnent" or "non
at tain.rnent" with tbe ational Ambient Air Quality Standards 
(NAAQS) 1 for each pollutant shown in Table 4-1. In the 
United States, areas with no EPA compliance status designa
tion shall be considered "attainment" areas. 

4.2 Local Air Quality. An observational survey ofthe build
ing site and its immediate surroundings shall be conducted 
during bours tbe building is expected to be normally occupied 
to identify local contaminants from surrounding facilities that 
may be of concern if allowed to enter the building. 

4.3 Documeotation. Documentation of the ourdoor air 
quality investigation shall be reviewed with building owners 
or tbeir representative and shall include the following: 

l. Regional air quality compliance status.

Note: Regional outdoor air quality compliance status for
the United States is available from the U.S. Environmen
tal Protection Agency located under www.epa.gov.

2. Local survey information, which may include the
following:
a. Date of observations
b. Time of observations
c. Area surveyed
d. Description ofnearby facilities
e. Observation of odors or irritants
f. Description ofvisiblc plumes or air contaminants
g. Descriptioo of nearby sources of vehicle cxhaust
h. Direction of prevail ing winds

3. Conclusions regarding thc acceptability of outdoor air
quality based on consideration of information from
investigation.
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5. SYSTEMS AND EQUIPMENT

5.1 Natural Ventilation. Use ofnatural ventilation systems 
designed in accordance with this section shall be permitted in 
lieu of or in conjunction with mechanical ventilation systems. 

Exception: An engineered natural ventilation system when 
approved by the authority having jurisdiction need not 
meet the requirements ofSectioos 5.1.1 and 5.1.2. 

5.1.1 Location and Size of Openings. Naturally venti
lated spaces shall be permanently open to and witbin 8 m 
(25 ft) of operable wall or roof openings to the outdoors, the 
openable arca ofwhich is a minimurn of 4% oftbe net occu
piable floor area. Where openings are covered witb louvers or 
otherwise obstructed, openable area shall be based on the free 
unobstructed area through the opening. Where interior spaces 
without direct openings to the outdoors are ventilated tbrough 
adjoin.ing rooms, the opening between rooms shall be perma
nently unobstructed and have a free area of not less tban. 8% 
oftbe area oftbe interior room nor less than 25 ft2 (2.3 m2). 

5.1.2 Control and Accessibility. The rneans to open 
required operable openings shall be readily accessible to 
building occupants whenever the space is occupied. 

TABLE 4-1 National Primary Ambient Air 
Quality Standards for Outdoor Air as Set 

by the U.S. Environmental Protection Agency 

Contami
nant 

Long Term 

Concentration 

Averaging 

µg/m3 ppm 

Short Term 

Concentration 

Averaging 

ppm 

Sulfur 
diox.idc 

80 0.03 365 0.14 24 hoursª 

Particles 
(PM 10) 

50 1 yearb.g 150 24 hoursª 

Partícles 
(PM 2.5) 

Carbon 
monox.idc 

Ox_ídants 
(ozonc) 

Nítrogcn 
di oxide 

Lead 

15 

100 0.053 

1.5 

1 yearb,e 

l yearb 

3 monthsd 

ªNot to be cxcccdcd more thnn once pcr ycnr. 

65 

40,000 35 1 hourª 

10,000 9 8 hoursª 

0.08 8 hoursc 

0.12 1 hour11 

bAnnual arithmctic mean. . . . 
cThc thr<..'"C-year avcmge ofthc fourth-highcsl daily mnx1mum c1ght-hour average ozone 

conccntrntions mcasurcd nt cnch monitor within un aren ovcr each yca.r must nor 
cxcccd 0.08 ppm. 

dThrcc-month pcriod is a Citkndar quartcr. 
c:Threc•ycar average of lhc nnnual arithmctic mean. 
,-Thc thrce-ycnr average of thc 98th pcrccolilc of24-hour conccn1Tat1ous. 
J!Thc annunJ arithmctic mean. 

•u h(l) The standard is nttained whcn thc cxpccted nwubcr of day� pcr calendar y�ar wi 1 
maximum hourly nvcmgc conccntrntions above 0.12 ppm 1s � I. RS detcrm111cd by 
Appcndix 11 (40 CfR 50). (2) The onc-hourNAAQS will no longcrapply lo nnarcn 
onc ycnr oficr thc dfcctivc dntc üf the dcsignntion of 11ml aren �or the e1g.ht-hour 
ozonc NAAQS. Thc cffcc1ivc dcsigna1ion dale for mosl �reas 1s Junc 15, 2004 
(40 FR 50.9; sec Federal Rcgisrcr of April 30, 2004 [69 Hl 23996]). 
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5.2 Ventilation Air Distribution. Veutilating systems shall 

be designed in accordance with the following. 

5.2.1 Designing fo1· Air Balancing. The ventilatiou air 

distribution system sball be provided with means to adjust tbe 

system to achieve at least the minimum ventilation airflow as

required by Section 6 under any load condition. 

5.2.2 Plenum Systems. Wben tbe ceiling or floor plenum 

is used both to recirculate retum air and to distribute ventila

tion air to ceiling-mounted or floor-mounted tem,inal units, 

the system shall be engineered such that each space is pro
vided with its required mínimum ventilation airflow. 

Note: Direct connection ofventilation air ducts to venti

lating terminal units is an altemate method of satisfying the 

intent ofthis requirement. 

5.2.3 Documentation. The design documents shall spec

ify minimum requ irements for air balance testing or reference 
applicable national standards for measuring and balancing 

airflow. The design documentation shall state assumptioos 
that were made in the design with respect to ventilation rates 

and air distribution. 

5J Ex.haust Duct Location. Ex.baust ducts that convey 

potentially harrnful cootaminants shall be negativcly pressur
ized relative to spaces througb which they pass, so that 

exbaust air cannot leak i.nto occupied spaces; supply, retum, 

or outdoor air ducts; or plenums. 

Exceptioo: Exhaust ducts that are sealed in accordance with 

SMAC A Sea! Class A.2

5.4 Ventilatioo System Controls. Mechanical ventilation 

systems shall include controls, manual or autornatic, that 

enable tbe fan system to operate whenever the spaces scrvcd 

are occupied. The ystem shall be de igned to rnaintain the 

mínimum outdoor airflow as required by Section 6 under any 
load condition. 

Note: VAV systems with fixed outdoor air damper posi

tions must comply witb this requirement at mínimum supply 

airflow. 

5.5 Airstream Surfaces. All airstream surfaces in equip
ment and ducts in the heating, ventilating, and air-condition
ing system sball be designed and constructed in accordance 
with the following requirements. 

5.5.1 Resistance to Mold Growth. Material surfaces 

shall be determined to be resistant to mold growth in accor

dance with a standardized test method, such as the "Mold 
Growth and Humidity Test" in UL 181, IO ASTM C 1338, 11 or 

comparable test methods. 

Exception: Sheet metal surfaces and metal fasteners. 

Note: Even with this resistance, any airstream surface 
that is continuously wetted is still subject to microbial growth. 

5.5.2 Resistance to Erosion. Ai.rstream surface materials 
shall be evaluated in accordance with the "Erosion Test" i.n 

UL 181 10 and shall not break away, crack, peel, flake off, or 
show evidence of delamination or continued erosion under 

test conditions. 

Exception: Sheet metal surfaces and metal fasteners. 

5.6 Outdoor Air Int.akes. Ventilation system outdoor 

intakes shall be designed in accordance with the following. 

5.6.1 Location. Outdoor air intakes, including doors and 
windows that are required as part of a natural ventilation sys

tem, shall be located such that the shortest distance from the 
intake to any specific potential outdoor contaminant source 

shall be equal to or greater than the separation distance listed 

in Table 5-1. 

TABLE 5-1 Air lntake Minimum Separation Distance 

Object Minimum Distance, ft (m) 

Significantly contaminated exhaust (Note l) 15 (5) 

Noxious or dangerous exhaust (Notes 2 and 3) 30 (10) 

Vents, chimneys, and flues from cornbustion applianccs and equipmcnt (Note 4) 

Garage entry, autornobile loading area, or drive-in queue (Note 5) 

Truck loading area or dock, bus parking/idling arca (Note 5) 

Driveway, street, or parking place (Note 5) 

Thoroughfare with high traffic volume 

Roof, landscaped grade, or other surfacc directly below intake (Notes 6 and 7) 

Garbage storage/pick-up area, durnpstcrs 

Cooling tower intake or basin 

Cooling tower exhaust 

15 (5) 

15 (5) 

25 (7.5) 

5 ( 1.5) 

25 (7.5) 

l (0.30)

15 (5)

15 (5)

25 (7.5)

Nole 1: Sígnííicantly contamioatcd exhaust is cxhau.'it afr with significant contaminant conccn1rntion? significant scnsory-irritntion intcnslly. or offcnsive odor. 
Note 2: Laboratory fume hood cxhaust air outlcts shall be in compliancc with NFPA 45-1991 3 and ANSI/AIJIA 29.5-1992.'1 

Note): Noxíous or dangcrous cxhaust is cxhaust aír witJ, highly objecúonablc fumes or gnscs and/or cxhnust air wilh po1c1_�tinlly_dangcrous pa.rticlcs, �ioneros?ls,_ or gases at �once1_1w 

lratioru; high enough to be considcrcd hannful. Jofom1ation on scparation critcria for industrial cnvironmcnts can be lound m thc ACGII-I Industrial Vcnnlation M,mual and lll 

thcASJ·IRAE Handhook-HVAC App/ications.6 • . . • _, 1 . • . , . • . • . 
Note 4: Shorter separation dístances are pcnni1tcd whcn dc1cm1med ,n accordnnce wllh (a) Chapter 7 of ANSl Z223.1/Nl· I A 54-2002 for lucl gas hummg ,,ppllllnccs •nd eqmpmcnt. 

(b) Chaptcr 6 ofNFPA 3 l-2001M for oil buming applianccs and cquipmcnl, or (e) Chaplcr 7 ofNFPA 211-20039 for othcr combustt011 apphanccs nncl equ1pmcnl. 
Noic 5: Distan ce m.casurcd to closcst place that vcbiclc cx.haust is likcly to be loc,itcd. . . 
Note 6: No mínimum scparation distancc app)ics to surfaccs tJrnt are slopcd more tl1ru1 45 dcgrecs from horizon1nl or thnt are lcss uum 1 111. (3 cm) w,de. 
Note 7: Whcrc snow accumulation is cxpectcd, distan ce I istcd slrn.ll be incrcased by thc cxpectcd average snow dcpth. 

ANSJ/ASHRAE Standard 62.1-2007 



Exception: Other mínimum separation distao.ces are accept
able if it can be shown tbat an equivalent or lesser rate of 
i.ntroduction of outdoor air contaminants will be
attained.

Note: Appendix F presents an acceptable alteruative 
method of detennining the minimwn separation distance. 

S.6.2 Rain Entrainment. Outdoor air intakes that are part
of the mecbanical ventilation system shall be designed to 
rnanage rain entrainment in accordance with any one of tbe 
following: 

a. Limit water penetration througb the intake to 0.07 oz/ft2-b
(21.5 g/m2 -h) of inlet area when tested using the rain test
apparatus described in Section 58 ofUL 1995.12 

b. Select louvers that limit water penetration to a maximum
of0.0 1 oz/ft2 (3 g/m2) of louver free area at tbe maximum
intake velocity. This water penetration rate sball be deter
mined for a mínimum 15-minute test duration wben sub
jected to a water flow rate of 0.25 gal/mi.u ( 16 mL/s) as
described under the Water Penetration Test in AMCA
500-L-99 13 or equivalent. Manage the water that pene
trates tbe louver by providing a drainage area and/or
moisture removal devices.

c. Select louvers that restrict wind-driven rain penetration to
less than 2.36 oz/ft2-b (721 g/m2-h) wben subjected to a
simulated rainfall of3 in. (75 mm) per bour and a 29 mph
(13 mis) wind velocity at tbe design outdoor air intake
rate witb the air velocity calculated based on the louver
face area.

Note: This performance corresponds to Class A (99%
effectiveness) when rated accord ing to AMCA 511-99 14 

and tested per AMCA 500-L-99.13 

d. Use rain hoods sized for no more than 500 fpm (2.5 m/s)
face velocity witb a downward-facing intake such that ali
imake air passes upward through a horizontal plane that
intersects the solid surfaces of the hood before entering
tbe system.

e. Manage the water that penetrates the intake opening by
providing a drainage area and/or moisture removal
devices.

5.6.3 Rain Intrusion. Air-bandling and distribution 
equipment mounted outdoors shall be designed to prevent rain 
intrusion into the airstream when tested at design airflow and 
with no airflow, using the rain test apparatus described in Sec
tion 58 ofUL 1995. 12 

5.6.4 Snow Entrainment. Wbere climate dictates, out
door air intakes that are part ofthe mechanical ventilation sys
tem shall be designed to manage melted snow blown or drawn 
into the system as follows: 

a. Suitable access doors to permit cleaning shall be pro
vided.

b. Outdoor air ductwork or plenums shall pitch to drains
designed in accordance with the requirements of
Section 5.11.
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5.6.5 Bird Screens. Outdoor air intakes sball include a 
screening device designed to prevent penetration by a 0.5 in. 
(13 mm) diameter probe. The screening device material shall 
be corrosion resistant. The screening device shall be located, 
or other measures shall be taken, to prevent bird nesting 
within the outdoor air intake. 

Note: Any horizontal surface may be subject to bird 
nesting. 

5.7 Local Capture ofContaminants. The discharge from 
noncombustion equipment that captures the contaminants 
generated by tbe equipment shall be ducted directly to tbe 
outdoors. 

Exception: Equipment specifically designed for discharge 
indoors in accordance with the manufacturer's recom
mendations. 

5.8 Combustion Air. Fuel-burning appliances, both 
vented and unvented, shall be provided with sufficient air for 
combustion and adequate removal of combustion products, 
in accordance with manufacturer instructions. Products of 
combustion from vented appliances shall be vented directly 
outdoors. 

5.9 Particulate Matter Removal. Particulate matter filters 
or air cleaners having a mínimum efficiency reporting value 
(MERV) of not less than 6 when rated in accordance with 
ANSI/ASHRAE Standard 52.2 15 shall be provided upstream 
of ali cooling coils or other devices with wetted surfaces 
tbrough wh.ich air is supplied to an occupiable space. 

5.10 Dehumidification Systems. Mechanical air-condi
tioning systems with dehumidification capability sball be 
designed to comply with the following. 

5.10.1 Relative HumidHy. Occupied space relative 
humidity shall be limited to 65% or less when system pedor
mance is analyzed with outdoor air at the debumidification 
design condition (that is, design dew point and mean coinci
dent dry-bulb temperatures) and witb the space interior loads 
(both sensible and latent) at cooling design values and space 
solar loads at zero. 

Note: System configuration and/or climatic conditions 
may adequately limit space relative humidity at these condi
tions without aclditional humidity-control devices. T he speci
fiecl conditions challenge the system dehumidification 
performance with high outdoor latent load and low space 
sensible heat ratio. 

Exception: Spaces wbere process or occupancy require
ments dictate higher humidity conditions, such as kitcb
ens, hot tub rooms that contain heatecl standing water, 
refrigeratecl or frozen storage rooms and ice rinks, and/ 
or spaces designed and constructed to manage moisture, 
such as shower rooms, pools, and spas. 

5.10.2 Ex.filtration. For a building, the design mínimum 
outdoor air intake shall be greater than the design maximum 
exhaust airflow when the mechanical air-conditioning sys
tems are clehumidifying. 
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Exception: Where excess exhaust is required by process 
considerations and approved by the authority baving 
juósdiction, such as in cenain industrial facilities. 

Note: Although individual zones witbin a building may 
be neutral or negative with respect to outdoors or to other 
zones, net positive mecbanical intake ajrtlow for the building 
as a wbole reduces infi ltration of untreated outdoor air. 

5.11 Drain Pans. Drrun pans, including their outlets and 

seals, shall be designed and constructed in accordance witl1 

this section. 

5.11.l Drain Pan Slope. Pans intended to collect and 
drain liquid water sball be sloped at least 0.125 in. per foot 
(10 mm per meter) from tbe horizontal toward the drain outlet 
or shall be otherwise designed to ensure that water drains 
freely from tlie pan whether tbe fan is on or off. 

5.11.2 Drain Outlet. The drain pan outlet shall be located 
at tbe lowest point(s) ofthe drain pan and shall be of sufficient 
diameter to preclude drain pan overflow under any normally 
expected operating condition. 

5.113 Drain Seal. For confígurations that result in neg
ative static pressure at tbe drain pan relative to the drain out
let (such as a draw-througb unit), tbe drain Iine shall include 
a P-trap or otber sealing device designed to maintain a seal 
against ingestion of ambient air while allowing complete 
drainage ofthe drain pan under any normally expected oper
ating condition, whether tbe fan is on or off. 

5.11.4 Pan Size. Tbe drain pan shall be located under the 
water-producing device. Drain pan widtb shall be sufficicnt 
to collect water droplets a.cross the cntire width of tbc water
producing device or assembly. For horizontal airflow config
urations, tbe drain pan length shall begin at the leading face 
or edgc of tbe water-producing device or assembly and 
extend downstream from the leaving face or edge to a di -
tance of either: 

a. one balf of tbe installed vertical dimension of the water
producing device or assembly, or

b. as necessary to limit water droplet carryover beyond the
drain pan to 0.0044 oz per ft2 ( 1.5 mL pcr m2) of face
area per hour under peak sensible and peak dew point
design conditions, considering both latent load and coil
facc velocity.

5.12 Fioned-Tube Coils and Heat Exchangers 

5.12.1 Drain Pans. A drain pan in accordance with Sec
tion 5.11 shall be provided beneath all dehumidifying cooling 
coil assemblies and ali condensatc-producing heat exchangers. 

5.12.2 Finned-Tube Coil Selection for Cleaning. lndi
vidual frnned-tube coils or multiple finned-tube coi Is in series 
without adequate intervening aecess space(s) of at least 18 in. 
(457 mm) shall be selected to result in no more than 
0.75 in. w.c. (187 Pa) combined pressure drop when dry coi] 
face velocity is 500 fpm (2.54 m/s). 

Ex:ception: Wben clear and complete instructions for acccss 
and cleaning of botb upstrcam and dowi1stream coil sur
faces are provided. 
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5.13 Humidifiers and Water-Spray Systems. Steam and 
direct evaporation humidifiers, air washers, ancl other 
water-spray systems shall be designed in accordance with 
this section. 

5.13.1 Wate1· Quality. Water shall originare directly from 
a potable source or from a source with equal or better water 
quality. 

5.13.2 Obstructions. Air cleaners or ductwork obstruc
tions, such as turning vanes, volume dampers, and duct offsets 
greater than 15 degrees, that are installed downstream of 
humiclifiers or water spray systems shall be located a distance 
equal to or greater tlian the absorption distance recommended 
by the hurnidifier or water spray system manufacturer. 

Exception: Equipment such as eliminators, coils, or evapo-
rative media may be located within the absorption dis
tance recommended by the manufacturer, provided a 
drain pan complying with the requiremcnts of 
Sectioo 5.11 is used to capture and remove any water 
that may drop out of the airstream due to impingement 
on tbese obstructions. 

5.14 Access for Inspection, Cleaning, and Maintenance 

5.14.1 Equipment Clearance. Ventilation equipment 
shall be installed with sufficient working space for iuspection 
and routinc mainteuance (e.g., filter replacement and fan belt 
adjustrnent aod replacement). 

5.14.2 Ventilation Equipmeot Access. Access doors, 
panels, or other means shall be provided and sized to allow 
convenient and uoobstructed access sufficient to iJ1spect, 
maintain, and calibrare ali ventilation system components for 
which routine inspection, maiotenance, or calibration is nec
essary. Yentilation system components comprise, for exam
ple, air-handling units, fan-coil units, water-source beat 
pumps, other terminal units, controllers, and sensors. 

5.14.3 Air Distribution System. Access doors, panels, or 
other mean shall be provided in ventilation equipment, duct
work, and plenums, located and sized to allow convenient and 
unobstructed access for inspection, cleauing, and routine 
maintenance of the fol lowing: 

a. Outdoor air intake areaways or plenums

b. Mixed air plenums
e. Upstream surface of eacb heating, cooliJ1g, and heat

recovery coil or coil assembly having a total of four rows
or less

d. Both upstream and clownstream surface of each heating,
cooliug, and hcat-recovery coi! having a total of more 
than four rows and air wasbers, evaporative coolers, beat
wbeels, and other heat exchangers

e. Air clcancrs

f. Drain pans ancl drain seals

g. Fans

h. Humidifiers

5.15 Building Envelope and lntedor Surfaces. The build
ing envelope and interior surfaces within the building enve
lope shall be designed in aecorclance with the following. 
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5.15.1 Building Envelope. The building envelope, 

including roofs, walls, fenestration systems, and foundations, 

shall comply w:ith the following: 

l. A weather barr:ier or other means shall be provided to
prevent liquid water penetration into the envelope.

Exception: When the envelope is engineered to allow
incidental water penetration to occur without result-
ing in damage to the envelope construction. 

2. Ao appropr:iately placed vapor retarder or other mea.ns shall
be provided to limit water vapor diffusion to prevent
coudensation on cold surfaces within the envelope.

Exception: When the envelope is engineercd to manage
incidental condensation without resulting in dam
age to the envelope construction. 

3. Exterior joints, seams, or penetrations in tbe building enve
lope that are pathways for air leakage shall be caulked,
gasketed, weather-stripped, provided with continuous air
barrier, or otherw:ise sealed to limit infiltration through the

envelope to reduce uncontrolled entry of outdoor air mois
ture and pollutants.

Note: Where soils contain high concentrations ofradon 
or orber soil gas contaminants, the local autbority having 
jurisdiction may bave additional requirements, such as 
depressur:ization. 

5.15.2 Condensation on Interio1· Surfaces. Pipes, ducts, 
and other surfaces within tbe building whose surface temper
atures are expected to fall below the surrounding dew-point 
temperature shall be insulated. Toe insulation system thermal 
resistance and material characteristics shall be sufficient to 
prevent condensation from forming on the exposed surface 
and within tbe insulating material. 

Exceptions: 

a. Wbere condensate will wet only surfaces that can be
managed to prevent or control mold growth.

b. Where local practice has demonstrated that conden-
sation does not result in mold growth.

S.l 6 Buildings with Attached Parking Garages. In order
to limit tbe entry ofvehicular exhaust into occupiable spaces,
buildings with attached parking garages shall:

1. maintain the garage pressure at or below the pressure ofthe
adjacent occupiable spaces, or

2. use a vestibule to provide a.n airlock between thc garage and
the adjacent occupiable spaces, or

3. otherwise be designcd to minimizc migration of air from
thc attached parking garage into the adjacent occupiablc
spaces ofthe building.

5.17 Air Classification and Recirculation. Air shal I be 
classified, and its reci.rculation shall be limited in accordance 
with the following sections. 

5.17.1 Classification. Air (rcturn, transfcr, or exhaust 
air) leaving each space or location shall be designated at an 

cxpccted air-quality classification not less than that shown in 
Tables 5-2 or 6-1 or as approved by the authority having 

ANSl/ASHRAE Standard 62.1-2007 

TABLE 5-2 Airstreams 

Description Air Class 

Diazo printing cquipmcnt cLiscbarge 

Commercial kitchen grease hoods 

Commercial kitchen hoods other than grease 

Laboratory hoods 

Residential kitchen vcnted boods 

4 

4 

3 

4 

3 

jurisdiction. T be classification for air from spaces or loca
tions that are not listed in Tables 5-2 or 6-1 shall be tbe same 
as the classification for air from the listed space type that is 
most similar in terms of occupant activities and building 
construction. 

Exception: Classification of air from smoking spaces is not 
addressed. (Spaces that are expected to include smoking 
do not have a classification listed in Table 6-1.) 

Note: Classifications in Tables 5-2 and 6-1 are based on 
relative contaminant concentration using the following 
subjective criteria: 

Class 1: Air with low contaminant concentration, low 
sensory-irritation intensity, a.nd inoffensive odor. 

Class 2: Air with modcrate contaminant concentration, 
rnild sensory-irritation intensity, or mildly offensive 
odors. Class 2 air also includes air that is not necessar
ily harmful or objectiooable but that is inappropriate 
for transfer or recirculation to spaces used for different 
purposes. 

Class 3: Air with significant contaminant concentration, 
significa.nt sensory-irritation intensity, or offensive odor. 

Class 4: Air with highly objectionable fumes or gases or 
with potentially dangerous particles, bioaerosols, or 
gases, at conceotrations bigh enough to be considered 
hannful. 

5.17.2 Re-designation 

5.17.2.1 A.ir Cleaning. Ifair leaving a space or location 
passes through an air-cleaning system, the cleaned air may be 
reclassified to a cleaner classification, using the subjective 
critcria noted above, with the approval ofthe authority having 
jurisdiction. 

5.17.2.2 Energy Recovery. Class 2 air may be re-desig
nated as Class I air in the process ofrecovcring energy when 
it is dilutecl with outdoor air such that no more tban 10% oftbe 
resulting airstream is Class 2 air. Class 3 a.ir may be re-desig
nated as Class I air in the process ofrecovcring energy when 
it is diluted with outdoor air such that no more than 5% ofthe 
resulting airstream is Class 3 air. 

5.17 .2.3 Transfer. A mixture of air that has been trans
ferred through or returned from more than one classification 
of space must be re-designated with thc classification appro
priate for the part ofthe mixture that has the highest contam
inant concentration. For example, air returned from both a 
Class J anda Class 2 space served by a common system must 
be dcsignated as Class 2 air. 
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5.17.3 Recirculation Limitations. When the Ventilation 

RateProcedure ofSection 6 is used to detennine ventilatiou air

flow values, recirculation of air shall be limited in accordance

with the requirements ofthis section. 

5.17.3.1 Class 1 Air. Class l air may be recirculated or 

transferred to any space. 

5.17.3.2 Class 2 Air. Class 2 air may be recirculated 

witbin the space of origiJ1. Class 2 air may be transferred or 

recirculated to other Class 2 or Class 3 spaces utilized for the 

same or similar purpose or task and involving tbe sarne or sim

ilar pollutant sources. Class 2 air rnay be recirculated or trans
ferred to Class 4 spaces. Class 2 air shall not be recirculated or 

transferred to Class 1 spaces. 

Note: Spaces that are nonnally Class 1 may be identified 

as "Spaces ancillary to Class 2 paces" and as sucb classified 

as Class 2 spaces as permitted in Table 6-1. 

5.17.3.3 Class 3 Air. Class 3 air may be recirculated 

witlün the space oforigin. Class 3 air shall not be recirculated or 

transferred to any otber space. 

5.17.3.4 Class 4 Air. Class 4 air shal I not be recircu lated 

or transferred to any space nor recirculated within the space of 

origin. 

5.17.4 Documentation. Design documentation shall indi

cate tbe justification for classification of air from any location 
not listed m Tables 5-2 or 6-1. 

5.18 Requfrements for Buildings Containiog ETS Areas 

and ETS-Free Areas. The requirements of tbis section must 

be met when a building contains both ETS areas and ETS-free 

areas. Such buildings shall be constructed and operated in 

accordance with Sections 5.18.l through 5.18.8. This section 

<loes not purport to achieve acceptable indoor air quality in 
ETS areas. 

5.18.1 Classification. Ali spaces shall be classified as 

either ETS-free areas or ETS areas. 

5.18.2 Pressurization. ETS-free areas shall be at a po i
tive pressure witb respect to any adjacent or connected ETS 
are as. 

Note: Examples of methods for dcmonstrating relative 

pressure include engineering analysis, pressure differential 
measuremeut, and airflow measurement. 

Exceptioos: 
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a. Dwelling units, including hotel and motel gue -

trooms, and adjacent properties under different own

ership with separation walls that are struct11rally

independent and that contain no openings. This

exception shall apply only when:

1. the separation walls are constructed as smokc

barriers in accordancc with thc requirements of

applicable standards;

2. the separation walls include an air barricr consist
ing of a continuous membranc or surface treatment

in the separation wall that has documented resis

tance to air leakage; continuity of the barrier shall

be maintained at openings for pipes, ducts, and

other conduits and at points wherc the banier

meets the outside walls and other barriers; and

3. interior corridors common to ETS and ETS-free

areas are mechanically supplied with outdoor air at

tbe rate of0.l cfrn/ft2 (0.5 L/s-m2).

b. Adjacent spaces otherwise required to be held at neg

ative pressure and posted with signs due to the pres

ence ofhazardous or flamrnable materials or vapors.

5.18.3 Separation. So lid walls, floors, ceilings, and doors 
equipped with automatic closing mechanisms shall separate 

ETS areas from ETS-free arcas. 

Exception: Openings without doors are permitted in the 
separation where engineered systerns are designed to 

provide airflow from ETS-free arcas into ETS arcas, 

notwitbstanding eddies that may occur in the irnmediate 

vicinity of the boundary between the ETS and ETS-free 
areas and reverse flow that may occur due to short-term 

conditions such as wind gusts. 

Note: Exarnples ofmethods for demonstrating air motion 
are engineering analysis and tbe use of a directional airflow 
indjcator at representative locations in the opening, such as on 

1 ft (0.3 rn) centers or at locations required for duct traverses 

in standard testing and balancing procedures, sucb as those 
described in ASHRAE Standard 111 .21 

5.18.4 Transfer Air. When air is transferred from ETS
free area to ETS arcas, the transfer airflow rate shall be main

tained regardless of whether operable doors or windows 

between ETS-free and ETS areas are opened or closed. 

Acceptable means of doing so include fixed openings in 
doors, walls, or floors, transfer grilles, transfer ducts, or 

unducted air plenums with air pressure differentials in com

pliance with Section 5.18.2. 

5.18.5 Recirculation. Air-handling and natural ventila
tion system shall not recirculate or transfer air from an ETS 

area to an ETS-free arca. 

5.18.6 Exhaust Systems. Exbaust or relief air from an 

ETS area hall be discharged sucb that none ofthe air is recir

culated back into any ETS-free area. 

5.18.7 Signage. A ign shall be posted outside each 
entrance to cach ETS area. The sign sball state, as a mínimum, 

"This Area May Contain Environmental Tobacco Smoke" in 

letters at least l in. (25 mm) high or othen-vise in compliance 

with accessibility guidelines. 

Note: Based on the definition of ETS area, sucb a sign 

may be posted outside a larger ETS area that includes the arca 

where smoking is perrnitted. 

Exceptioo: Instead ofthe specified sign, equivalent notifica
tion means acceptable to the authority having jurisdic

tion may be used. 

5.18.8 Reclassification. An area that was previou ly an 

ETS arca, but now meets the requirements of an ETS-free 

area, may be classified as such aftcr intentional or allowed 
smoke exposure has stopped and odor and iLTitation from 

residual ETS contaminants are not apparent. 
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6. PROCEDURES

This section is not required for natural ventilation
systems; natural ventilation systems shall be designed in 
accordance with Section 5.1. 

6.1 General. Either tbe Ventilation Rate Procedure or the 
IAQ Procedure shall be used to design each ventilation system 
in a building, subject to tbe following considerations and 
restrictions. 

6.1.1 Ventilatioo Rate Procedm·e. This is a prescriptive 
procedure in which outdoor air i.ntake rates are detennined based 
on space type/application, occupancy leve!, and floor area. 

Note: The Ventilation Rate Procedure mi.nimum rates are 
based on contami.nant sources and source strengths that are 
typical for the listed space types. 

6.1.2 IAQ Procedure . This is a desigo procedure io 
which outdoor air intake rates and other systcm design param
eters are based on an analysis of contaminant sources, con
taminant concentration targets, and perceived acceptability 
targets. Toe IAQ Procedure allows credit to be taken for con
trols that remove contaminants (for exarnple, air-cleaning 
devices) or for other design techniques (for examplc, selec
tioa ofmaterials with lower sourcc strengths) that can be rcli
ably demonstrated to result in indoor contaminant 
coaceotrations equal to or lower thao those achieved using the 
Vearilation Rate Procedure. The IAQ Procedure may also be 
used where tbe design is intended to attain specific target con
taminant concentrations or levels of acceptability ofperccived 
indoor air quality. 

6.2 Ventilation Rate Procedure. The dcsign outdoor air
intakejlow (Vot

) for a ventilation system sball be dctermined 
in accordaoce with Sections 6.2. l througb 6.2.9. 

Note: Additional explanation of terms used below is 
coatained in Appendix A, along witb a ventilation system 
schematic (Figure A. I ). 

6.2.1 Outdoor Air Treatment. I f outdoor air is judged to 
be unacceptable in accordance with Section 4.1, each ventila
tion system that provides outdoor air through a supply fan 
shall comply with tbe following sections. 

Exception: Systems supplying air for cnclosed parking 
garages, warehouses, storage rooms, janitor's closets, 
trasb rooms, recycling areas, shipping/receivingldistri
bution areas. 

Note: Occupied spaces ventilatcd with outdoor air that is 
judged to be unacceptable are subject to rcduccd air quality
when outdoor air is not clcancd prior to introducrion to the 
occupied spaces. 

6.2.1.1 Particulate Matter. When the building is 
located in an area where the national standard for PMI0 1 is 
cxcecded, particle filters or air-clcaning devices shall be pro
vidcd to clean the air at any location prior to its introduction 
to occupied spaces. Particulate mattcr fílters or air clcancrs 
shall have a Mínimum Efficicncy Reporting Yalue (MERV) of 
6 or higher when rated in accordance with ANST/ASHRAE 
Standard 52.2.15

ANSI/ASl'ffi.AE Standard 62.1-2007

6.2.1.2 Ozone. Air-cleaning devices for ozone shall be 
provided when tbe second-highest daily maximum one-hour 
average concentration exceeds 0.160 ppm (313 µg/m3 ). Tbe 
ozone concentration for design purposes shall be detennined 
in accordance with Appendix H to subchapter C, 40 CFR 50, 1 

or equivalent. 

Note: Monitored values for bistorical one-hour average 
ozone concentrations are available for United States locations 
at the AlRData Web site, located under www.epa.gov. 

Such air-cleaning devices shall bave a mínimum volumet
ric ozone removal efficiency of 40% when installed, operated, 
and maintained in accordance witb manufacturer recommen
dations and shall be approved by the autbority having juris
d iction. Such devices shall be operated whenever outdoor 
ozone levels are expected to exceed 0.160 ppm (313 µg/m3). 

Note: For United States locations, the one-hour average 
ozone concentration is expected to exceed the 0.160 ppm 
(313 µg/m3 ) limit when the Air Quality Index forecast 
exceeds 151 ( category red, purple, or maroon). This forecast 
is available iJ1 local media or at tbe AJRNow Web site, located 
under W\Vw.epa.gov. 
Exceptions: Air cleaning for ozone is not required when: 

a. The mínimum system design outdoor air intake flow
results in 1.5 acb or less.

b. Control are provided that sense outdoor ozone leve]
and reduce intake airflow to result in 1.5 ach or less
wbile complying with the outdoor airtlow require
ments of Section 6.

c. Outdoor air is brought i.nto the building and heated
by direct-fired, makeup air units.

6.2.1.3 Other Outdoor Contaminants. When the 
building is located in an area where the national standard for 
one or more contaminants not specifícally addressed in Sec
tion 6.2.1 is exceeded, aoy design assumptions aod/or calcu
lation relatcd to the impact on indoor air quality shall be 
included in the design documents. 

6 .2.2 Zone Calculations. Zone parameters shall be deter
mined in accordance with Sections 6.2.2.1 through 6.2.2.3. 

Note: In sorne cases it is acceptable to determine these 
paramcters for only selectcd zones as outlined in Appendix A. 

6.2.2.1 Breathing Zone Outdoor Airflow. Tbe design 
outdoor airtlow required in thc breathing zo11e ofthe occupi
able space or spaces in a zone, i.e., the breathing zone outdoor
aüjlow (Vbz

), shall be determincd in accordance with Equa
tion 6-1. 

where 

(6-1) 

zone jloor area: thc net occupiable floor arca of the 
zo11e m2 (ft:2

)

zone population: the largest oumber of people 
expected to occupy the zone during typical usage. Tf 
the number of pcople cxpccted to occupy the zone 
tluctuates, Pz may be estimatcd based on averaging 
approaches described in Scction 6.2.6.2 
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Note: If Pz cannot be accurately predicted during 
design, it sball be an estimated value based on the 
zone floor area and the default occupant density 
listed in Table 6-1. 
outdoor airflow rate required per person as 
determined from Table 6-1 
Note: Tbese values are based on adapted occupants. 
outdoor airflow rate required per unit area as 
determined from Table 6-1 

Note: Equation 6-1 is the means of accounting for 
people-related sources and area-related sources for detennin
ing the outdoor air required at the breathing zone. The use of 
Equation 6-1 in the context ofthis standard does not necessar
ily imply that simple addition of sources can be applied to any 
other aspect of indoor air quality. 

6.2.2.2 Zone Air Distribution Effectiveness. The zone
air distribution e.ffectiveness (E

:,
) shall be determined using 

Table 6-2. 
6.2.2.3 Zone Outdoor Airflow. The design zone out

door airjlow (V0z), i.e., the outdoor airflow that must be pro
vided to the zone by tbe supply air distribution system , shall 
be detennined in accordance with Equation 6-2. 

(6-2) 

6.2.3 Single-Zone Systerns. Wl1en one air handler sup
plies a mixture of outdoor air and recirculated air to only one 
zooe, the outdoor air intakejlow (V

01
) sball be determined in 

accordance witb Equation 6-3. 

(6-3) 

6.2.4 100% Outdoor Air Systems. Wl1en one air handler 
supplies only outdoor air to one or more zones, the outdoor
air intake jlow ( V01

) shall be determined in accordance with 
Equation 6-4. 

(6-4) 

6.2.5 Multiple-Zone Recirculating Systems. When one 
air handler supplies a mixture of outdoor air and recirculated 
retum air to more than one zone, tbe outdoor air intake (low

(V01) shall be determined in accordance with Sections 6.2.5.1 
through 6.2.5.4. 

6.2.5.1 Primary Outdoor Air Fraction. When 
Table 6-3 is used to determine system ventilation efficiency, 
th� zone primary outdoor air fraction (Z

p) shall be deter
mmed in accordance with Equation 6-5. 

(6-5) 

where V
pz is the zone primary airflow, i.e., the primary airflow 

to tbe zone from the air handler including outdoor air and 
recirculated return air. 

. Note: For VAV systems, V
pz is the mínimum expected 

prunary airtlow for design purposes. 
6.2.5.2 System Ventilation Efficiency. The system ven

tilation ejficiency (Ev) shall be determined using Table 6-3 or 
Appendix A. 
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6.2.5.3 Uncorrected Outdoor Air Intake. The design 
uncorrected outdoor air intake (V,n) shall be detennined in 
accordance with Equation 6-6. 

�u
= DI.ali zone/Rp · Pz) + Lall zonesCRa · A2) (6-6) 

The occupant diversity, D, may be used to account for 
variations in occupancy within the zones served by tbe system. 
The occupancy diversity is defined as 

D = p fiall zones Pz , (6-7) 

where the system populaLion (P
s
) is the total population in the 

area served by the system. Alteroative methocls may be used 
to account for population diversity when calculating V

0u, 
provicled that the resulting value is no less than that deter
mined by Equation 6-6. 

Note: Tbe uncorrected outdoor air intake (V
o
,J is 

adjusted for diversity but uncorrected for ventilation effi
ciency. 

6.2.5.4 Outdoor Air Intake. The design outdoor air
intake .flow (V

01
) shall be determined in accordance witb 

Equation 6-8. 

(6-8) 

6.2.6 Design for Varying Operating Conditions 

6.2.6.1 Variable Load Conditions. Ventilation systems 
shall be designed to be capable ofproviding the required ven
tilation rates in the breatbing zone whenever the zones served 
by the system are occupied, including aJl full- and part-load 
conditions. 

6.2.6.2 Short-Term Conditions. If it is known that 
peak occupancy will be of sbort duration and/or ventilation 
will be varied or i11terrupted for a short period of time, the 
design may be based on tbe average conditions over a time 
period T determined by Equation 6-9. 

where 

T= 3v/Vbz 

T = 50v/Vbz 

T averaging time periocl, min 

(6-9a) 

(6-9b) 

v the volume of the zone for which averaging is being 
applied, ft3 (m3) 

Vbz the breathing zone outdoor ail:(low calculated using 
Equation 6-1 and the design value of tbe zone 
population Pz, cfm (Lis) 

Acceptable design adjustments based on this optional 
provision include the following: 

1. Zones with fluctuating occupancy: the zone population (P,,)
may be averaged over time T

2. Zones with intermittcnt interruptjon ofsupply air: the aver
age outdoor airilow supplied to the breathing zone over
time T shall be no less than the breathing zone outdoor
aitjlow (V1¡z) calculated using Equation 6-1.

3. Systems with intcrmittent closure ofthe outdoor air intake:
the average outdoor air intake over time T shall be no less
than the mínimum outdoor air intake (�

1
) calculated using

Equation 6-3, 6-4, or 6-8 as appropriate.
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TABLE 6-1 MINIMUM VENTILATION RATES IN BREATHING ZONE 
(This table is not valid in isolation; it must be used in conjunction with the accompanying notes.) 

People Outdoor Area Outdoor Default Values 

Air Rate Air Rate Occupant Density Combined 'üutdoor 
Occupancy RP R" Notes (see Note 4) Air Rate (see Note S) 

Air 
Category Class 

cfm/person L/s·person cfm/ft2 L/s·m2 #11000 n2
cfm/person L/s·person 

or #/100 m2 

Correctional Facilities 

Cell 5 2.5 0.12 0.6 25 lO 4.9 2 

Dayroom 5 2.5 0.06 0.3 30 7 3.5 

Guard stations 5 2.5 0.06 0.3 15 9 4.5 

Booking/waiting 7.5 3.8 0.06 0.3 50 9 4.4 2 

Educational Facilities 

Daycare (through age 4)  10 5 0.18 0.9 25 17 8.6 2 

Daycare sick:room 10 5 0.18 0.9 25 17 8.6 3 

Classrooms (ages 5-8) 10 5 0.12 0.6 25 15 7.4 

Classrooms (age 9 plus) 10 5 0.12 0.6 35 13 6.7 

Lecture classroom 7.5 3.8 0.06 0.3 65 8 4.3 

Lecture hall (fixed seats) 7.5 3.8 0.06 0.3 150 8 4.0 

Art classroom 10 5 O.l8 0.9 20 19 9.5 2 

Science laboratories 10 5 0.18 0.9 25 17 8.6 2 

University/college 10 
laboratories 

5 0.18 0.9 25 17 8.6 2 

Wood/metal shop 10 5 0.18 0.9 20 19 9.5 2 

Computer lab lO 5 0.12 0.6 25 15 7.4 

Media center 10 5 0.12 0.6 A 25 15 7.4 

Music/theater/dance 10 5 0.06 0.3 35 12 5.9 

Multi-use assembly 7.5 3.8 0.06 0.3 100 8 4.1 

Food and Beverage Service 

Restaurant dining rooms 7.5 3.8 0.18 0.9 70 JO 5.1 2 

Cafeteri.a/fast-food dining 7.5 3.8 0.18 0.9 100 9 4.7 2 

Bars, cocktail lounges 7.5 3.8 0.18 0.9 100 9 4.7 2 

General 

Break rooms 5 2.5 0.06 0.3 25 10 5.1 

Coffee stations 5 2.5 0.06 0.3 20 ll 5.5 

Conference/meeting 5 2.5 0.06 0.3 50 6 3.1 

Corridors 0.06 0.3 

Storage rooms 0.12 0.6 B 

Hotels, Motels, Resorts, Dormitories 

Bedroom/Jiving room 5 2.5 0.06 0.3 JO .ll 5.5 

Barracks slecping areas 5 2.5 0.06 0.3 20 8 4.0 

Laundry rooms, central 5 2.5 0.12 0.6 10 17 8.5 2 

Laundry rooms within 5 2.5 0.12 
dwelling units 

0.6 LO l7 8.5 

Lobbics/prefunction. 7.5 3.8 0.06 0.3 30 JO 4.8 

�llltipurpose asscmbly 5 2.5 0.06 0.3 120 6 2.8 

ANSIJASHRAE Standard 62.1-2007 
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TABLE 6-1 MINIMUM VENTILATION RATES IN BREATHING ZONE (continued)

(This table is not valid in isolation; it must be used in conjunction with the accompanying notes.) 

Occupancy 
Category 

O.ffice .Ouildings 

Office space 

Reception areas 

Telephone/data entry 

Main eotry l obbies 

Miscellaneous Spaces 

Bank vaults/safe deposit 

Computer (oot printiog) 

Electrical equipment 
rooros 

Elevator machine rooms 

Pharroacy (prep. area) 

Pboto stud ios 

Shipping/receiving 

Telephone closets 

Transportatioo waiting 

Warehouses 

Public Assembly Spaces 

Auditorium seating area 

Places of religious 
worship 

Courtrooms 

Legislative chambers 

Libraríes 

Lobbies 

Museums (children's) 

Museurns/gaUerics 

Residen ti al 

Dwclling unit 

Cornrnon corridors 

Retail 

Sales (cxccpt as bclow) 

Mali com.mon arcas 

Barbcrshop 

Bcauty and nail salons 

Pet shops (animal arcas) 

Supermarkct 

�in-opcratcd laundries 

People Outdoor 
Air Rate 

RP 

cfm/person L/s·person 

5 2.5 

5 2.5 

5 2.5 

5 2.5 

5 2.5 

5 2.5 

5 2.5 

5 2.5 

7.5 3.8 

5 2.5 

5 2.5 

5 2.5 

5 2.5 

5 2.5 

5 2.5 

7.5 3.8 

7.5 3.8 

5 2.5 

7.5 3.8 

7.5 3.8 

7.5 3.8 

20 10 

7.5 3.8 

7.5 3.8 

7.5 3.8 

Area Outdoor Default Values 

Air Rate Occupant Density Combined Outdoor 
Ra Notes (see Note 4) Air Rate (see Note 5) 

cfm/ft2 L/s·m2 #ttooo rt
2 

cfm/person L/s·person 
or #/100 m2 

0.06 0.3 5 17 8.5 

0.06 0.3 30 7 3.5 

0.06 0.3 60 6 3.0 

0.06 0.3 10 11 5.5 

0.06 0.3 5 17 8.5 

0.06 0.3 4 20 !O.O

0.06 0.3 B 

0.12 0.6 B 

O. 18 0.9 JO 23 11.5 

0.12 0.6 10 17 8.5 

0.12 0.6 B 

0.00 o.o

0.06 0.3 100 8 4.1 

0.06 0.3 B 

0.06 0.3 150 5 2.7 

0.06 0.3 120 6 2.8 

0.06 0.3 70 6 2.9 

0.06 0.3 50 6 3.1 

0.12 0.6 10 17 8.5 

0.06 0.3 150 5 2.7 

0.12 0.6 40 11 5.3 

0.06 0.3 40 9 4.6 

0.06 0.3 F,G F 

0.06 0.3 

0.12 0.6 15 16 7.8 

0.06 0.3 40 9 4.6 

0.06 0.3 25 10 5.0 

0.12 0.6 25 25 12.4 

0.18 0.9 10 26 12.8 

0.06 0.3 8 15 7.6 

0.06 0.3 20 l l 5.3 

Air 
Class 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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_ 
T�BLE 6-1 _ _Ml�IMU� V�NTILATION RATES IN BREATHING ZONE (continued)

(ThIs table Is not valld m 1solat1on; It must be used in conjunction with the accompanying notes.) 

People Outdoor Area Outdoor 
Air Rate Air Rate 

Occupancy RP R"
Category 

cfm/person L/s·person cfmift2 L/s·m2 

Sports and Entertainment 

Sports are na (play area) 0.30 1.5 

Gym, stadium (play area) 0.30 l.5

Spectator areas 7.5 3.8 0.06 0.3 

Swimming (pool & deck) 0.48 2.4 

Disco/dance floors 20 10 0.06 0.3 

Health club/aerobics 
20 10 0.06 0.3 

room 

Health club/weight rooms 20 10 0.06 0.3 

Bowling allcy (seating) 10 5 0.12 0.6 

GambLing casinos 7.5 3.8 0.18 0.9 

Game arcades 7.5 3.8 0.18 0.9 

Stages studios 10 5 0.06 0.3 

GENERAL NOTES FOR TABLE 6-1 

Default Values 

Occupant Density 

Notes (see Note 4) 

E 

e 

D 

#11000 rt2 

or #/100 m2 

30 

150 

100 

40 

JO 

40 

120 

20 

70 

Combined Outdoor 

Air Rate (see Note 5) 

cfm/person L/s·person 

8 4.0 

21 10.3 

22 L0.8 

26 13.0 

13 6.5 

9 4.6 

l7 8.3 

11 5.4 

Air 

Class 

2 

2 

2 

2 

1 Rl'lated rcquirements: Thc ratcs in Ibis tablé are based on ali othcr applicablc requircmcnts ofthis slllndard bcing mcL 
Smoking: Tbis table applics to no-smoking arcas. Ratcs for smoking-permittcd spaccs must be detcnnincd using otl,cr mcthods. Scc Section 6.2.9 for vcntilation rcquirements 
in smoking area.s. 
Air density: Volumetric air0ow ratcs are based on an air dcnsity of0.075 lbd/113 ( 1.2 kg<1,im3), which corrcsponds to dry air al a baromctric prcssure of 1 aun (101.3 kPa) and 
an air tempcrature of70°F (2 lºC). R.atcs may be adjustcd for actual density but such adjustment is not rcquircd for compliai,cc wilh tllis standard. 

4 De[ault occupant density: Thc dcfault occupanl dcnsity shall be uscd whcn actual occupant dcnsity is nol known. 
5 Deíault combincd oatdoor air rate (pu pcrson): This rate is based on thc dcfault occupant dcnsity. 
6 Unlisted occupancies: lf the occupancy cau:gory for a proposed spacc or zonc is nol listcd, tl1c rcquircmcnts for tl,c listed occupa.ncy category that is rnost similar in tenns of 

occupa.nl density, activitics and building construction shall be uscd. 
7 Realtb-care facilities: Ratcs shall be detcrrnined in accordancc witb Appcndix E. 

ITEM..SPEClFIC 10TES FOR TABLE 6-1 
A Por bigb scbool and coU�-gc libraries, use values sho,m far Public Asscmbly Spaces-Libraries. 
B Rau, may not be sufficicnt wbeu storcd materials includc tl1osc having potcntially hum1ful emissions. 
C Rate does not allow far bumiclity control. Adclitional vcntilation or dchumidification mny be rcquircd to rcmovc moisturc. 
D Rate docs not include spccial exbaust for stagc etfccts, e.g., dry ice vapors, smoke. 
E W'oen combustion equipmcnt is int.cnded to be uscd on tl1c playing surfacc, additional dilution vcntilatiou and/or sourcc control shall be providcd. 
P Dcfault occupancy far dwclling units sball be two pcrsons far studio and onc-bedroom units, with onc additional pcrson far cach ndclitional beclroom. 
G Air from one residential dwclling shaU not be rccirculatcd or transforrcd 10 auy othcr sp:1cc outsidc oftl,at dwclling. 

6.2.7 Dynamic Reset. The system may be designcd to 
resct the design outdoor air intakejlow (Va,) and/or spacc or 
zone airflow as operating conditions changc. These condi
tíons include but are not limited to: 

l. Variations in occupancy or ventílation aidlow in one or
more individual zones for which ventilation airflow
requirements will be reset.
Note: Exarnples ofmeasures for estimating such varía
tíons include: occupancy scheduled by tí mc-of-day, a
direct count of occupants, or an estímate of occupancy or
ventilation rate per person using occupancy sensors such
as those based on indoor CO2 concentrations.

2. Variations in the cfficiency with which outdoor air is
distributed to thc occupants under dífferent vcntílation
system airflows and tempcratures.

3. A higher fraction of outdoor air in the air supply due to
intakc of additional outdoor air for free cooling or cxhaust
air makcup.

ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2007

6.2.8 Exhaust Ventilation. Exhaust airflow shall be pro
vided in accordance with the requirements in Table 6-4. 
Exhaust makeup aír may be any combination of outdoor air, 
recirculated air, and transfcr air. 

6.2.9 Ventilation in Smoking Areas. Smoking arcas 
shall have more ventilation and/or air cleaning than compara
ble no-smoking ar�as. Specific ventilation rate requirements 
cannot be dctermined until cognizant authorities determine 
the conccntration of smoke that achieves an acccptable leve! 
of risk. Aír from smoking arcas shall not be recirculated or 
transferred to no-smoking areas. 

6.3 Indoor Air Quality (JAQ) Proced111"e. The Indoor Air 
Quality (JAQ) Procedurc is a performance-based design 
approach in which the building and its ventilation system are 
desígned to maintain the concentrations of specific contami
nants at or below ccrtain limits ídentified during the building 
design and to achieve the design target leve! of perceived 
indoor air quality acccptabílity by building occupants and/or 
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TABLE 6-2 Zone Air Distribution Effectiveness 

Air Dish·ibution Configuration 

Ceiling supply of cool air. 

Ceiling supply ofwann air and floor retum. 

Ceiling supply ofwam1 air 15ºF (8ºC) or more above 
space temperature and ceiliug return. 

Ceiling supply of wam1 air less than l 5ºF (8ºC) above 

space temperarure and ceili.ng retum provided that tbe 
150 fpm (0.8 mis) supply air jet reaches to withio 4.5 ft 
(1.4 m) of floor level. Note: For lower velocity supply 

air, E, = 0.8. 

Floor supply of cool air and ceiling retum provided that 
the 150 fpm (0.8 mis) supply jet reacbes 4.5 ft ( 1.4 m) 
or more above the floor. Note: Most underfloor air dis
tribution systems comply with tl1is proviso. 

Floor suppJy of cool air and ceili.ng return, provided 
low-velocity displacement ventilation achieves unidi
rectional flow and tbermal stratification. 

Floor supply ofwarrn air and floor retum. 

Floor supply of warm air and ceiling retum. 

Makeup supply drawn in on tl1c opposite side of the 
room from fue exbaust and/or return. 

Makeup supply drawn in near to the ex.baust and/or 
relum location. 

J. �cooJ a.ir'' is air cooler than spacc tempcraturc. 

2. "Warm air"" is air wanner than sp:tce tcmperaturc. 
3. "Ceíling•· includes any point aboYc the breathing =one. 
4. "'Floor" includes any point below the breathing =one. 

1.0 

1.0 

0.8 

1.0 

l.O

1.2 

1.0 

0.7 

0.8 

0.5 

5.Asan alto:rnativc to using thc abovc values. E, may be rcgardcd a..s cqual 10 aircbaogc 
elfecriveness dctermined in accordance with Al SI/ASHRAE StaJ1dard 129 16 for 
aU air distriburion configurations except unidirccrional llow. 

TABLE 6-3 System Ventilation Efficiency 

Max (Zp) Ev 

s0.15 1.0 

�0.25 0.9 

s0.35 0.8 

�0.45 0.7 

S0.55 0.6 

>0.55 Use Appendix A 

1. "Max Z/' refers to ú1e larges1 value of Z
¡,
, calculatcd using Equation 6-5. among ali 

the zones served by the system. 
2. Forvalues of _;;;, bctwecn 0.15 and 0.55, onc may determine thc corrcsponding valuc 

of E,. by interpolating thc valucs in the table. 
3. Tbe values of E., in this table are based on a 0.15 average ou1door air fraction for thc 

system (i.e .• thc ratio of thc uncorrected outdoor air inlake V,111 to t.hc total zvne 

prima,y airjlow for ali ú1e zones scrved by ú1c air handler). For systcms wilh highcr 
valuesofthc averngc ou1door air fraction, this table may result in unrcalistically low 
values of E. and tbe use of Appcndix A may yicld more practical resuhs. 

visitors. For the purposes of this procedure, acccptable per

ceived indoor air quality excludcs dissatisfaction related to 

thennal comfort, noise and vibration, lighting, and psycho
logical stressors.

6.3.I Designs employing the fAQ Procedure shall comply 
With the requirements in the following sections. 

6.3.1.1 Contaminant Sources. Contaminants of con
cem for purposes of the design shall be identifícd. For each

16 

contaminant of concern, indoor and outdoor sources sball be 

identified, and tbe strength of eacb source shall be deter

mined. 

6.3.1.2 Contaminant Concentration. For each con

taminant of conccrn, a target concentration limit and its cor
responding exposure period and an appropriate reference to a 

cognizant authority shall be specified. (See Appendix B for 

sorne contaminant concentration guidelines.) 

6.3.1.3 Perceived lndoor Air Quality. The criteria to 

achieve the design leve] of acceptability shall be specified in 

terms of the percentage of building occupants and/or visitors 
expressing satisfaction with perceived IAQ. 

6.3.1.4 Design Approacbes. Select one or a combina
tion of the following design approaches to determine míni

mum space and system outdoor airflow rates and all other 

design parameters deerned relevant (e.g., air-cleaning effi

ciencies and supply airtlow rates). 

a. Mass balance analysis. Tbe steady-state equations in 

Appendix O, which describe tbe impact of air cleaning on 

outdoor air and recirculation rates, may be used as part of 

a mass balance analysis for ventilation systems serving a

single space.

b. Design approaches that bave proved successful in similar

buildings.

c. Approaches validated by contaminant monitoring and

subjective occupant evaluations in the completed build

ing. An acceptable approach to subjective evaluation is

presented in Appendix B, which may be used to validate

the acceptabil ity of perceived air qual ity in the completed

building.

d. Application of one ofthe preceding design approacbes (a,

b, ore) to specific contaminants and the use oftbe Venti

lation Rate Procedure to address tbe general aspects of 
indoor air quality in the space being designed. In tbis situ

ation, tbe Ventilation Rare Procedure would be used to

determine the design ventilation rate of the space and the

IAQ Procedure would be used to address the control of

the specific contaminants through air cleaning or sorne

other means.

6.3.2 Documentation. When the IAQ Procedure is used, 

the following information shall be included in the design doc
umentation: the contaminants of concern considered in the 

design process, the sources and source strengths of the con

tam inants of concern, the target concentration limits and 
exposurc periods and the references for these limits, the 

design approach used to control the contaminants of concem, 

and the background or justification for this design approach. 

Jfthc design is based on an approach that has proved success
ful for similar buildings, the documentation shall include the 

basis for concluding that the dcsign approach was successful 

in the otber buildings and the basis for concluding that thc pre

vious buildi:ngs are relevant to the new design. lf contaminant 

monitoring and occupant evaluation are to be used to demon

strate compliancc, then the monitoring ancl evaluation plans 

shall also be included in thc documentation. 

ANST/ASHRAE Slnndard 62.1-2007 



TABLE 6-4 Minimum Exhaust Rates 

Occupancy Category Exhaust Rate, Exhaust Rate, 
Notes Exhaust Rate, Exhaust Rate, Air 

cfm/unit cfm/ft2 L/s·unit L/s·m2 Class 

Arenas 

Art classrooms 

Auto repair rooms 

Barber shops 

Beauty and nail salons 

CeUs with toilet 

Copy, printing roorns 

Darkrooms 

Educational science laboratories 

Janitor closets, trash rooms, recycling 

Kitcbenettes 

Kitchens--commercial 

Locker/dressing rooms 

Locker rooms 

Paint spray booths 

Parking garages 

Pet shops (animal areas) 

Refrigerating machinery rooms 

Residentia1 k.itchens 

Soiled laundry storage rooms 

Storage rooms, chemical 

Toilets-private 

Toilets-public 

Woodwork shop/classrooms 

50/100 

25/50 

50/70 

O.SO B 

0.70 3.5 2 

1.50 A 7.5 2 

o.so 2.5 2 

0.60 3.0 2 

1.00 5.0 2 

o.so 2.5 2 

1.00 5.0 2 

1.00 5.0 2 

l.00 5.0 3 

0.30 1.5 2 

0.70 3.5 2 

0.25 1.25 2 

o.so 2.5 2 

F 4 

0.75 e 3.7 2 

0.90 4.5 2 

F 3 

G 25/50 2 

1.00 F 5.0 3 

1.50 F 7.5 4 

E 12.5/25 2 

D 25/35 2 

o.so 2.5 2 

A Stands wbere engiaes are run shall havc cx.haust systcms 1ha1 directly connect to thc enginc exhaust ami preven! escape of fumes. 
When corubusóoo cquipment is iotendcd to be uscd on the playing surfacc additionaJ dilution vcntilation and/or source control shnJI be provided. 
Ex.haust 001 required ifrwo or more sidcs comprisc walls that are at least 50% open 10 the outsidc. 
Rate is per water closet and/or urinal. Providc thc bighcr ratc whcrc pcriods of hcavy use are cxpected 10 occur, c.g .. 1oilc1s in thcatrcs. scbools, and sports facilities. Thc lower 
rate may be used otherwisc. 
Ratc is for a toilet room intcnded to be occupicd by onc pcrson at n time. For continuous systcm opcrn1ion during nomlBI hours ofusc. Lhe lower rate may be uscd. Otbcrwise 
use tbc higber ratc. 
See othcr applicable standards for cxhaust rate. 
Por con1inuous systcm operation., lhc lower ralC may be uscd .. Othcrwisc use t.hc highcr ratc. 

6A Desigo Documeotatioo Procedures. Design criteria and 
assumptions shall be documented and should be made available 
foroperation oftbe systern within a reasonable time after instal
lation. See Sections 4.3, 5.2.3, 5.17.4, and 6.3.2 regarding 
assumptions that should be detailed in the documentatioo. 

7. CONSTRUCTION AND SYSTEM START-UP

7.1 Construction Phase 

7.1.l Applicatioo. The requirements ofthis section apply 
to ventilation systems and the spaces they serve in new build
ings and additions to or alterations in existing buildings.

7.1.2 Filters. Systems designed with particle filters shall 
not be operated without filters in place. 

7.1.3 Protectioo of Materials. When recommended by 
the mam1facturer, building materials shall be protected from

ANSI!ASI-IR.AE Standard 62.1-2007

rain and other sources of moisture by appropriate in-transit 
and on-site procedures. Porous materials with visible micro
biaI growth shall not be installed. Nonporous materials witll 
visible microbial growth shall be decontaminated. 

7.1.4 Protection of Occupied Areas 

7.1.4.1 Applicatioo. The requirements of Section 7.1.4 
apply when construction requires a building permit and 
entails sanding, cutting, grinding, or other activities that gen
erate significant amounts of airbome particles or procedures 
that generare significant amounts of gaseous contaminants. 

7.1.4.2 Protective Measures. Measures shall be 
employed to reduce the migration of construction-generated 
contaminants to occupied areas. Examples ofacceptable mea
sures include, but are not limited to, scaling the construction 
arca using temporary walls or plastic sheathing, exhausting 
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the construction area, and/or pressurizing contiguous occu
pied areas. 

7.1.5 Air Duct System Construction. Air duct systems 
sball be constructed in accordance with tbe following stan
dards, as applicable: 

a. The following sections of SMACNA's f-1 VAC Duct Con-

struction Standards-Metal and F/exible: 17 

Section S l .9j of Section 1.6, Duct Construction and 
Installation Standards 
Section 2.6, Installation Standards for Rectangular 
Ducts Using Flexible Liner 
Section 3.5, Duct Installation Standards 
Section 3.6, Specification for Joining and Attaching 
Flexible Duct 
Section 3. 7, Specification for Supporting Flexible 
Duct 
Sections S6.1, S6.3, S6.4, and S6.5 of Section 6.1, 
Casing and Plenum Construction tandards 

b. Ali sections of SMACNA's Fibrous Gla s Duct Construc

tio11 Standards 18 

c. NFPA 90A, 19 Standardfor the fnstallation of Air-Condi

tioning and Ventilating Systems, and NFPA 90B, 20 Stan

dard for the fnstallation of Warm Air Heating and Air

Co11ditio11i11g Systems

7.2 System Start-Up 

7.2.1 Application. Tbe requirements ofthis section apply 
to the following ventilation systems: 

a. Newly installed air-handling systems.
b. Existing air-handling systems undergoing supply air or

outdoor airflow reduction-only the requirements of Sec
tion 7.2.2 shall apply to these altered systems.

c. Existing air-handling distribution systems undergoing
alterations affecting more than 25% of the tloor area
served by the systems---only the reguirernents of
Section 7.2.2 shall apply to tbese altered systems.

7.2.2 Air Balancing. Ventilation systems shall be bal
anced in accordance with ASHRAE Standard J 11,21 

SMACNA's HVAC Systems-Testing, Adjusting and Balanc

ing,22 or equivalen! at least to the extent neccssary to verify 
conformance with the total outdoor air tlow and space supply 
airflow requirements ofthis standard. 

7.2.3 Testing of Drain Pans. To minimizc conditions of 
water stagnation that may result in microbial growth, drain 
pans shall be fíeld tested under normal operating conditions to 
ensure proper drainage. 
Ex:ception-: Field testing of drain pans is not reguired if 

units with factory-installed drain pans havc been ccrti
fied (attested in writing) by the manufacturer for proper 
drainage when installed as recommendcd. 

7.2.4 Ventilation System Start-Up. Ventilation air distri
bution systems shall be clean of dirt and dcbris. 

7.2.5 Outdoor Air Dampers. Prior to occupancy, each 
vcntilation system shall be tested to ensure that outdoor air 
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dampers operate properly in accordance with the system 
design. 

7.2.6 Documentation. The following ventilation system 
documentation sball be provided to tbe building owner or hís/ 
her designee, retained within the building, and made available 
to the building operating personnel: 

a. An operating and maintenance manual describing basic
data relating to tbe operation and maintenance ofventila
tion systems and eguipment as installed.

b. HVAC controls information consisting of diagrams, sche
matics, control sequence nan-atives, and maintenance
and/or calibration information.

c. An air balance report documentiJ1g the work performed
for Section 7 .2.2.

d. Construction drawings of record, control drawings, and
final design drawings.

e. Design criteria and assumptions.

8. OPERATIONS ANO MAINTENANCE

8.1 General 

8.1.1 Application. Tbe reguirernents ofthis section apply 
to buildings and their ventilation systems and their compo
nents constructed or renovated after the adoption date of this 
section. 

8.1.2 Operations and Mainteaaace. The ventilation sys
tem shall be operated and maintained at a minimum in accor
dance with tbe provisions ofthis standard. 

8.1.3 Building Alterations or Change-of-Use. Ventila
tion system design, operation, and maintenance sball be 
reevaluated when changes in building use or occupancy cate
gory, ignificant building alterations, significant changes in 
occupant density, or other changes inconsistent with system 
design assumptions are made. 

8.2 Operations aad Maintenaace Manual. An Operations 
and Maintenance (O&M) Manual, either written or elec
tronic, shall be developed and maintained on site or in a cen
trally accessible location for the working life ofthe applicable 
ventilation system equipment or components. This manual 
shall be updated as necessary. The manual shall include, at a 
minimum, the O&M procedures, final design drawings, 
O&M schedules and any changes made thereto, and the main
tenance reguiremcnts and frequencies detailed in Section 8.4. 

8.3 Ventilation System Operation. Mechanical and natu
ral ventilation systems shall be operated in a manner consis
tent with the O&M Manual. 

8.4 Ventilatioa System Maintenaoce 

8.4.1 Ventilatioa System Components. The building 
ventilation system components shall be maintained in accor
dance with the O&M Manual or as reguired by this scction 
and summarized in Table 8-1. 

8.4.1.l Filte1·s and Air-Cleaning Devices. Ali fi lters 
and air-cleaning devices shall be replaced or maintained as 
specifiecl by tbe O&M Manual. 

AN 1/ASHRA E Stm1dard 62.1-2007 
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H���==�===-�=========;======;===================================================�Pa�e�2 
1 íEfJ__ding Summary Loads 
Building peaks in March at 2pm.

Bldg Load Area 
oescriptions Quan 
Roof O 
Wall 11,835 
Glass 2,142 
floor Slab O 

Skin Loads 

Ughting 47,228 
Equipment 19,000 
People 1,098 
Partition 14,377 
Cool. Pret. o 

Heat Pret. o 

Cool. Vent. 13,332 
Heal Vent. o 

Cool. lnfil. o 

Heat. lnfil. o 

Draw-Thru Fan o 

Blow-Thru Fan o 

Reserve Cap. o 

Reheat Cap. o 

Supply Ouct o 

Return Ouct o 

Mise. Supply o 

M�c. Return o 

Building Totals 

Building 
Summary 
Ventilation 
lnfiltration 

j 
Pretreated Air 
Zone Loads 
Plenum Loads 
Fan & Duct Loads 

Building T otals 

Sen 
Loss 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Sen 
Loss 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

�ckFigures 
Total Building Supply Air (based on a 17° TO): 
Total Building Vent. Air (24.72% of Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per U nit Area: 
Area Per Cooling Capacity: 
Cooling Capacity Per Area: 
Heating Capacity Per Area: 
Total Heating Required With Outside Air:
íota1 Cooling Required With Outside Air: 

Dtalculo Termico _USMP.CHV 

%Tot 
Loss 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

%Tot 
Loss 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

Lat Sen Net %Net 
Gain Gain Gain Gain 

o o o 0.00 
o 70,522 70,522 3.92 
o 150,715 150,715 8.37 
o o o 0.00 

o 221,237 221,237 12.28 

o 198,215 198,215 11.00 
o 79,742 79,742 4.43 

207,632 330,882 538,514 29.90 
o 61,893 61,893 3.44 
o o o 0.00 
o o o 0.00 

401,038 205,001 606,039 33.65 
o o o 0.00 
o o o 0.00 
o o o 0.00 
o 21,501 21,501 1.19 
o o o 0.00 
o o o 0.00 
o o o 0.00 
o 59,231 59,231 3.29 
o 14,808 14,808 0.82 
o o o 0.00 
o o o 0.00 

608,670 1,192,510 1,801,179 100.00 

Lat Sen Net %Net 
Gain Gain Gain Gain 

401,038 205,001 606,039 33.65 
o o o 0.00 
o o o 0.00 

207,632 891,968 1,099,600 61.05 
o o o 0.00 
o 95,540 95,540 5.30 

608,670 1,192,510 1,801,179 100.00 

53,929 CFM 
13,332 CFM 

20,534 Sq.ft 
2.6263 CFM/Sq.ft 

136.8 Sq.ft/Ton 
0.0073 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

o Btuh
150.10 Tons 
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Hel�
I 

:=;=;2::���z¡==�=====;�==�=:==;=�===;=�====================================�P�aa�e�4�[Afr Handler
_
#

_
1 - Sum 01 - Total Load Summarv

Air Handler DescnptIon: Sum 01 Constant Volume - Proportion 
supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.53 HP
Fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the fan
sensible Heat Ratio: 0.79 --- This system occurs 1 time(s) in the building .... 

Air Systenn Peak Time: 
outdoor Conditions: 

2pm in March. 
86º DB, 75

º WB, 113.96 grains

summer: Ventilation controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 
lnfiltration sensible loss: 
0utside Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss: 
Return Duct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Total System sensible loss: 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O) = 
Winter Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfiltration sensible gain: 
Draw-thru fan sensible gain: 
Supply duct sensible gain: 
Reserve sensible gain: 

57,920 

o 

1,345 

3,704 
o 

Total sensible gain on supply side of coi!: 

Cooling Supply Air: 62,969 / (.998 X 1.1 X 17) = 
Summer Vent Outside Air (35.6% of supply) = 

Return duct sensible gain: 
Return plenum sensible gain: 
0utside air sensible gain: 
Blow-thru fan sensible gain: 

926 
o 

18,452 
o 

1 Total sensible gain on return side of coi!: 
Total sensible gain on air handling system: 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Zone space latent gain: 17,050 Btuh 

lnfiltration latent gain: O Btuh 

Outside air latent gain: 35,095 Btuh 

Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and latent gain: 

, @heck Figures 
Total Air Handler Supply Air (based on a 17° TO):
Total Air Handler Vent. Air (35.58% of Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity: 
Cooling Capacity Per Area: 
Heating Capacity Per Area: 

Total Heating Required With Outside Air:
Total Cooling Required With Outside Air: 

O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

3,372 CFM 
1,200 CFM 

1,200 CFM 

3,372 CFM 
1,200 CFM 

1,956 Sq.ft 
1.7238 CFM/Sq.ft 

174.6 Sq.ft/Ton 
0.0057 Tons/Sq.ft 

0 .00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
11.21 Tons 

O Btuh 

62,969 Btuh 

19,378 Btuh 
82,347 Btuh 

52,145 Btuh 
134,492 Btuh 

-------------------���:--=-:=-:��
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Air Handler #2 - Sum 02 - Total Load Summar
Air Handler Description: Sum 02 Constant Volume - Proportion 

supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.53 HP
Fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the tan
sensible Heat Ratio: 0.79 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

Air System Peak Time: 
0utdoor Conditions: 

2pm in March. 
86º DB, 75º WB, 113.96 grains

summer: Ventilation controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 
lnfiltration sensible loss: 
0utside Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss: 
Return Duct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Total System sensible loss: 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O) = 
Winter Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfiltration sensible gain: 
Draw-thru fan sensible gain: 
Supply duct sensible gain: 
Reserve sensible gain: 

57,920 

o 

1,345 
3,704 

o 

Total sensible gain on supply side of coil: 

Cooling Supply Air: 62,969 / (.998 X 1.1 X 17) = 
Summer Vent Outside Air (35.6% of supply) = 

Return duct sensible gain: 
Return plenum sensible gain: 
0ulside air sensible gain: 
Blow-thru fan sensible gain: 
Total sensible gain on return side of coil: 

926 
o 

18,452 
o 

Total sensible gain on air handling system: 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Zone space latent gain: 17,050 Btuh 

lnfiltration latent gain: O Btuh 

0utside air latent gain: 35,095 Btuh 

Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and latent gain: 

@heck Figures 
Total Air Handler Supply Air (based on a 17° TO):
Total Air Handler Vent. Air (35.58% of Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity: 
Cooling Capacity Per Area: 
Heating Capacity Per Area: 

Total Heating Required With Outside Air:
Total Cooling Required With Outside Air:
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O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

3,372 CFM 
1,200 CFM 

1,200 CFM 

3,372 CFM 
1,200 CFM 

1,956 Sq.ft 
1. 7238 CFM/Sq.ft

174.6 Sq.ft/Ton
0.0057 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
11.21 Tons 

O Btuh 

62,969 Btuh 

19,378 Btuh 
82,347 Btuh 

52,145 Btuh 
134,492 Btuh 
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Air Handler #3 - Sum 03 - Total Load Summar
Air Handler Description: Sum 03 Constant Volume - Proportion 
supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.53 HP 
Fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the fan
sensible Heat Ratio: 0.79 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

Air System Peak Time: 2pm in March. 
Qutdoor Conditions: 86º DB, 75

º WB, 113. 96 grains

summer: Ventilation controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 
lnfiltration sensible loss: 
0utside Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss: 
Return Duct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Total System sensible loss: 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O) = 
Winter Vent Outside Air (0 .0% of supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfiltration sensible gain: 
Oraw-thru fan sensible gain: 
Supply duct sensible gain: 
Reserve sensible gain: 

57,920 

o 

1,345 

3,704 
o 

Total sensible gain on supply side of coil: 

Cooling Supply Air: 62,969 / (.998 X 1.1 X 17) = 
Summer Vent Outside Air (35.6% of supply) = 

Return duct sensible gain: 
Return plenum sensible gain: 
0utside air sensible gain: 
Blow-thru fan sensible gain: 
Total sensible gain on return side of coil: 

926 
o 

18,452 
o 

Total sensible gain on air handling system: 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Zone space latent gain: 17,050 Btuh 

lnfiltration latent gain: O Btuh 

0utside air latent gain: 35 ,095 Btuh 

Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and latent gain: 

@:heck Figures 
Total Air Handler Supply Air (based on a 17° TO):
Total Air Handler Vent. Air (35 .58% of Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity:
Cooling Capacity Per Area: 
Heating Capacity Per Area: 

Total Heating Required With Outside Air:
Total Cooling Required With Outside Air:

O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

3,372 CFM 
1,200 CFM 

1,200 CFM 

3,372 CFM 
1,200 CFM 

1,956 Sq.ft 
1. 7238 CFM/Sq.ft 

17 4.6 Sq.ft/T on 

0.0057 Tons/Sq.ft 
0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
11.21 Tons 

O Btuh 

62,969 Btuh 

19,378 Btuh 
82,347 Btuh 

52,145 Btuh 
134,492 Btuh 

--------------------------
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Air Handler #4 - Oficina 01 - Total Load Summar
Air Handler Description: Oficina 01 Constant Volume - Proportion 
supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.07 HP 
fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the fan 
sensible Heat Ratio: 0.95 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---
Air System Peak Time: 
outdoor Conditions: 

3pm in January. 
86º DB, 75º WB, 113.40 grains 

summer: Ventilation controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 
lnfiltration sensible loss: 
0utside Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss: 
Return Duct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 
Total System sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O) = 
Winter Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfiltration sensible gain: 
Draw-thru fan sensible gain: 
Supply duct sensible gain: 
Reserve sensible gain: 
Total sensible gain on supply side of coil: 

7,188 
o 

167 
460 

o 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Cooling Supply Air: 7,815 / (.998 X 1.1 X 17) = 
Summer Vent Outside Air (7.2% of supply) = 

Return duct sensible gain: 
1 Return plenum sensible gain: 

0utside air sensible gain: 
¡ Blow-thru fan sensible gain: 

Total sensible gain on return side of coil: 

115 
o 

461 
o 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Total sensible gain on air handling system: 

Zone space latent gain: 
lnfiltration latent gain: 
0utside air latent gain: 
Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and latent gain: 

341 Btuh 
O Btuh 

1,119 Btuh 

[heok Figures 
Total Air Handler Supply Air (based on a 17° TO): 
Total Air Handler Vent. Air (7.17% of Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity: 
Cooling Capacity Per Area: 
Heating Capacity Per Area: 
Total Heating Required With Outside Air: 
Total Cooling Required With Outside Air: 

D:\Caiculo Termico _USMP.CHV 

O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

418 CFM 
30 CFM 

30 CFM 

418 CFM 
30 CFM 

171 Sq.ft 
2.4545 CFM/Sq.ft 

207.7 Sq.ft/Ton 
0.0048 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
0.82 Tons 

O Btuh 

7,815 Btuh 

576 Btuh 
8,391 Btuh 

1,460 Btuh 
9,851 Btuh 
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Aír Handler #5 - Sala De Reuniones 01 - Total Load Summar
AirHandler Oescription: Sala De Reuniones 01 Constant Volume - Proportion 

supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.06 HP
Fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the fan
sensible Heat Ratio: 0.85 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

Air System Peak Time: 
outdoor Conditions: 

5pm in January. 
85º DB, 75º WB, 115.28 grains 

summer: Ventilation controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air.

Zone Space sensible loss: 
lnfiltration sensible loss: 
Outside Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss: 

Return Duct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 
Total System sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O) = 
Winter Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfiltration sensible gain: 
Draw-thru fan sensible gain: 
Supply duct sensible gain: 
Reserve sensible gain: 
Total sensible gain on supply side of coil: 

6,964 
o 

162 
445 

o 

Cooling Supply Air: 7,571 / (.998 X 1.1 X 17) = 
Summer Vent Outside Air (29.6% of supply) = 

, Return duct sensible gain:
1 Return plenum sensible gain: 

Outside air sensible gain: 
Blow-thru fan sensible gain: 
Total sensible gain on return side of coil: 

111 
o 

1,713 
o 

Total sensible gain on air handling system: 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Zone space latent gain: 
lnfiltration latent gain: 
Outside air latent gain: 

1,364 Btuh 
O Btuh 

4,611 Btuh 
Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and latent gain: 

�eck Figures 
Total Air Handler Supply Air (based on a 17º TO): 
Total Air Handler Vent. Air (29.60% of Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity: 
Cooling Capacity Per Area: 
Heating Capacity Per Area: 

Total Heating Required With Outside Air:
Total Cooling Required With Outside Air:

O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

405 CFM 
120 CFM 

120 CFM 

405 CFM 
120 CFM 

182 Sq.ft 
2.2233 CFM/Sq.ft 

142.4 Sq.ft/Ton 
0.0070 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
1.28 Tons 

O Btuh 

7,571 Btuh 

1,825 Btuh 
9,396 Btuh 

5,975 Btuh 
15,370 Btuh 
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Air Handler #6 - Oficina De Coordinacion - Total Load Summa
Air Handler Description: Oficina De Coordinacion Constant Volume - Proportion 

supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.19 HP 
Fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the fan 
sensible Heat Ratio: 0.93 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

AirSystem Peak Time: 
outdoor Conditions: 

3pm in January. 
86º DB, 75º WB, 113.40 grains 

summer: Ventilation controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 
lnfiltration sensible loss: 
0utside Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss: 
Return Duct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 
Total System sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O) = 
Win ter Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Zone space sensible gain: 21,004 Btuh 
lnfiltration sensible gain: O Btuh 
Draw-thru tan sensible gain: 488 Btuh 
Supply duct sensible gain: 1,343 Btuh 
Reserve sensible gain: O Btuh 

1 Total sensible gain on supply side of coil: 

Cooling Supply Air: 22,835 / (.998 X 1.1 X 17) = 
Summer Vent Outside Air (12.3% of supply) = 

Return duct sensible gain: 
Return plenum sensible gain: 

1 0utside air sensible gain: 
Blow-thru fan sensible gain: 

1 Total sensible gain on return side of coil: 

336 
o 

2,306 
o 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Total sensible gain on air handling system: 

Zone space latent gain: 
lnfiltration latent gain: 
0utside air latent gain: 
Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and latent gain: 

@:heck Figures 

1,705 Btuh 
O Btuh 

5,597 Btuh 

Total Air Handler Supply Air (based on a 17° TD): 
Total Air Handler Vent. Air (12.27% of Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity: 
Cooling Capacity Per Area: 
Heaüng Capacity Per Area: 

Total Heating Required With Outside Air: 
Total Cooling Required With Outside Air: 
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O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

1,223 CFM 
150 CFM 

150 CFM 

1,223 CFM 
150 CFM 

639 Sq.ft 
1.9133 CFM/Sq.ft 

234.0 Sq.ft/Ton 
0.0043 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
2.73 Tons 

O Btuh 

22,835 Btuh 

2,642 Btuh 
25,477 Btuh 

7,302 Btuh 
32,779 Btuh 
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Air Handler #7 - Oficina De Psicolo ia - Total Load Summar
Air Handler Description: Oficina De Psicología Constant Volume - Proportion 

supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.09 HP 
Fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the fan 
sensible Heat Ratio: 0.87 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

Air System Peak Time: 
outdoor Conditions: 

5pm in January. 
85º DB, 75º WB, 115.28 grains 

1 summer: Ventilation controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 
lnfiltration sensible loss: 
0utside Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss: 
Return Duct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Total System sensible loss: 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O)= 
Winter Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfiltration sensible gain: 
Draw-thru fan sensible gain: 
Supply duct sensible gain: 
Reserve sensible gain: 

10,322 
o 

240 
660 

o 

Total sensible gain on supply side of coil: 

Cooling Supply Air: 11,221 / (.998 X 1.1 X 17) = 
Summer Vent Outside Air (25.0% of supply) = 

Return duct sensible gain: 
Return plenum sensible gain: 
0utside air sensible gain: 
Blow-thru fan sensible gain: 
Total sensible gain on return side of coi!: 

165 
o 

2,142 
o 

Total sensible gain on air handling system: 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Zone space latent gain: 
lnfiltration latent gain: 
0utside air latent gain: 

1,705 Btuh 
O Btuh 

5,763 Btuh 
Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and latent gain: 

�eck Figures 
Total Air Handler Supply Air (based on a 17° TO): 
Total Air Handler Vent. Air (24.96% of Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity:
Cooling Capacity Per Area:
Heating Capacity Per Area: 

Total Heating Required With Outside Air:
Total Cooling Required With Outside Air:

D:\Caiculo Termico _USMP.CHV

O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

601 CFM 
150 CFM 

150 CFM 

601 CFM 
150 CFM 

267 Sq.ft 
2.2512 CFM/Sq.ft 

152.6 Sq.ft/T on 
0.0066 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
1.75 Tons 

O Btuh 

11,221 Btuh 

2,307 Btuh 
13,528 Btuh 

7,468 Btuh 
20,996 Btuh 
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Air Handler #8 - Rack 01 - Total Load Summar
Air Handler Description: Rack 01 Constant Volume - Proportion 
supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.08 HP 
fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the fan 
sensible Heat Ratio: 1.00 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

I AirSystem Peak Time: 5pm in January. 
outdoor Conditions: 85º DB, 75º WB, 115.28 grains 

summer: Exhaust controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 
lnfiltration sensible loss: 
Out side Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss: 
Return Duct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 
Total System sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O) = 
Winter Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfilt ration sensible gain: 
Oraw-thru fan sensible gain: 

I Supply duct sensible gain:
Reserve sensible gain: 
Total sensible gain on supply side of coil: 

8,305 
o 

193 
531 

o 

Cooling Supply Air: 9,028 / (.998 X 1.1 X 17) = 
Summer Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

1 Return duct sensible gain: 133 Btuh 
Return plenum sensible gain: O Btuh 
Outside air sensible gain: O Btuh 

1 Blow-thru fan sensible gain: O Btuh 
Total sensible gain on return side of coil: 
Total sensible gain on air handling system: 

Zone space latent gain: 
lnfiltration latent gain: 
Outside air latent gain: 
Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and latent gain: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

@!ieck Figures 
Total Air Handler Supply Air (based on a 17° TO): 
Total Air Handler Vent. Air (0.00% of Supply): 
Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity: 
Cooling Capacity Per Area: 
Heating Capacity Per Area: 
Total Heating Required With Outside Air: 
Total Cooling Required With Outside Air: 

D:ICalculo Termico _USMP.CHV

O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

483 CFM 
O CFM 

O CFM 

483 CFM 
O CFM 

75 Sq.ft 
6.4260 CFM/Sq.ft 

98.6 Sq.ft/Ton 
0.0101 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
0.76 Tons 

O Btuh 

9,028 Btuh 

133 Btuh 
9,161 Btuh 

O Btuh 
9,161 Btuh 
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Air Handler #9 - Aula 201 - Total Load Summar
Air Handler Description: Aula 201 Constant Volume - Proportion 

supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.39 HP 
Fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the fan 
sensible Heat Ratio: 0.80 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

AirSystem Peak Time: 
outdoor Conditions: 

1 pm in March. 
85º DB, 75º WB, 115.47 grains

summer: Ventilation controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 
lnfiltration sensible loss: 
Outside Air sensible loss: 
Supply Ouct sensible loss: 
Return Ouct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Total System sensible loss: 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O) = 
Winter Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfiltration sensible gain: 
Draw-thru fan sensible gain: 
Supply duct sensible gain: 
Reserve sensible gain: 

42,320 

o 

982 

2,706 
o 

Total sensible gain on supply side of coil: 

1 Cooling Supply Air: 46,009 / (.998 X 1.1 X 17) = 
Summer Vent Outside Air (32.1 % of supply) = 

Return duct sensible gain: 
1 Return plenum sensible gain: 
Outside air sensible gain: 

1 Blow-thru fan sensible gain: 

677 
o 

11,308 
o 

1 
Total sensible gain on return side of coil: 
Total sensible gain on air handling system: 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Zone space latent gain: 11,253 Btuh 

lnfiltration latent gain: O Btuh 

Outside air latent gain: 24 ,042 Btuh 
Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and latent gain: 

[heck Figures 
Total Air Handler Supply Air (based on a 17° TD):
Total Air Handler Vent. Air (32 .14% of Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity: 
Cooling Capacity Per Area: 
Heating Capacity Per Area: 

Total Heating Required With Outside Air:
Total Cooling Required With Outside Air:

l 
D\c . alculo Termico _USMP.CHV

O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

2,464 CFM 
792 CFM 

792 CFM 

2 ,464 CFM 
792 CFM 

1,042 Sq.ft 

2.3657 CFM/Sq.ft 

134.0 Sq.ft/Ton 

0.0075 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
7.77 Tons 

O Btuh 

46,009 Btuh 

11,985 Btuh 
57,994 Btuh 

35,295 Btuh 
93,289 Btuh 
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Hr Handler #10 - Aula 202 - Total Load Summar

.ir Handler Description: Aula 202 Constant Volume - Proportion 
,upply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.39 HP 
an Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the fan 
;ensible Heat Ratio: 0.80 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

irSystem Peak Time: 
1utdoor Conditions: 

2pm in March. 
86

º DB, 75º WB, 113.96 grains

ummer: Ventilation controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air. 

one Space sensible loss: 
1filtration sensible loss: 
1utside Air sensible loss: 
upply Duct sensible loss: 
eturn Duct sensible loss: 
eturn Plenum sensible loss: 
otal System sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

eating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O) = 
flnter Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

one space sensible gain: 
filtration sensible gain: 
raw-thru fan sensible gain: 
upply duct sensible gain: 
eserve sensible gain: 

42,675 
o 

991 
2,729 

o 

otal sensible gain on supply side of coil: 

ooling Supply Air: 46,394 / (.998 X 1.1 X 17) = 
ummer Vent Outside Air (31.9% of supply) = 

eturn duct sensible gain: 
eturn plenum sensible gain: 
utside air sensible gain: 
ow-thru fan sensible gain: 
otal sensible gain on return side of coil: 

682 
o 

12, 178 
o 

tal sensible gain on air handling system: 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

one space latent gain: 11,253 Btuh 
fillration latent gain: O Btuh 
utside air latent gain: 23, 163 Btuh 
otal latent gain on air handling system: 
tal system sensible and latent gain: 

§ck Figures
otal Air Handler Supply Air (based on a 17° TO):
otal Air Handler Vent. Air (31.87% of Supply): 

otal Conditioned Air Space: 
upply Air Per Unit Area: 
rea Per Cooling Capacity: 
ooling Capacity Per Area: 
eating Capacity Per Area: 

Olal Heating Required With Outside Air: 
ota1 Cooling Required With Outside Air: 

.Calculo Termico _USMP.CHV

O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

2,485 CFM 
792 CFM 

792 CFM 

2,485 CFM 
792 CFM 

1,042 Sq.ft 
2.3855 CFM/Sq.ft 

133.4 Sq.ft/Ton 
0.0075 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
7.81 Tons 

O Btuh 

46,394 Btuh 

12,861 Btuh 
59,255 Btuh 

34,416 Btuh 
93,671 Btuh 
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Air Handler #11 - Aula 203 - Total Load Summar
Air Handler Description: Aula 203 Constant Volume - Proportion 

supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.39 HP 
Fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the fan 
Sensible Heat Ratio: 0.80 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

AirSystem Peak Time: 

0utdoor Conditions: 
1pm in March. 
85º DB, 75º WB, 115.47 grains 

summer: Ventilation controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 

lnfiltration sensible loss: 
0utside Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss: 
Return Duct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Total System sensible loss: 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O) = 
Winter Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfiltration sensible gain: 
Draw-thru fan sensible gain: 
Supply duct sensible gain: 
Reserve sensible gain: 

42,320 
o 

982 
2,706 

o 

Total sensible gain on supply side of coil: 

Cooling Supply Air: 46,009 / (.998 X 1.1 X 17) = 
Summer Vent Outside Air (32.1 % of supply) = 

Return duct sensible gain: 
Return plenum sensible gain: 
0utside air sensible gain: 
Blow-thru fan sensible gain: 
Total sensible gain on return side of coil: 

677 
o 

11,308 
o 

Total sensible gain on air handling system: 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Zone space latent gain: 11,253 Btuh 

lnfiltration latent gain: O Btuh 

0utside air latent gain: 24,042 Btuh 

Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and latent gain: 

@E:eck Figures 
Total Air Handler Supply Air (based on a 17° TO): 
Total Air Handler Vent. Air (32.14% of Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity: 
Cooling Capacity Per Area: 
Heating Capacity Per Area: 

Total Heating Required With Outside Air:
Total Cooling Required With Outside Air:

D:\Calculo Termico _USMP.CHV 

O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

2,464 CFM 
792 CFM 

792 CFM 

2,464 CFM 
792 CFM 

1,042 Sq.ft 
2.3657 CFM/Sq.ft 

134.0 Sq.ft/Ton 
0.0075 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
7.77 Tons 

O Btuh 

46,009 Btuh 

11,985 Btuh 
57,994 Btuh 

35,295 Btuh 
93,289 Btuh 

Wednesday, July 09, 2014, 11:36 AM 
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Aír Handler #12 - Aula 204 - Total Load Summar
Air Handler Description: Aula 204 Constant Volume - Proportion 

supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.39 HP 
Fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the fan 
sensible Heat Ratio: 0.80 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

AirSystem Peak Time: 
outdoor Conditions: 

2pm in March. 
86

º DB, 75º WB, 113. 96 grains

summer: Ventilation controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 
lnfiltration sensible loss: 
Outside Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss: 
Return Duct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Total System sensible loss: 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O)= 
Winter Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfiltration sensible gain: 
0raw-thru fan sensible gain: 
Supply duct sensible gain: 
Reserve sensible gain: 

42,675 
o 

991 
2,729 

o 

Total sensible gain on supply side of coil: 

Cooling Supply Air: 46 ,394 / (.998 X 1.1 X 17) = 
Summer Vent Outside Air (31.9% of supply) = 

Return duct sensible gain: 
Return plenum sensible gain: 
0utside air sensible gain: 
Blow-thru fan sensible gain: 
Total sensible gain on return side of coil: 

682 
o 

12,178 
o 

Total sensible gain on air handling system: 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Zone space latent gain: 11,253 Btuh 

lnfiltration latent gain: O Btuh 

Outside air latent gain: 23 ,163 Btuh 

Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and latent gain: 

Q)eck Figures 
Total Air Handler Supply Air (based on a 17° TD):
Total Air Handler Vent. Air (31.87% of Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity: 
Cooling Capacity Per Area: 
Heating Capacity Per Area: 

Total Heating Required With Outside Air:
Total Cooling Required With Outside Air:

D:ICalculo Termico _USMP.CHV 

O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

2,485 CFM 
792 CFM 

792 CFM 

2,485 CFM 
792 CFM 

1,042 Sq.ft 
2.3855 CFM/Sq.ft 

133.4 Sq.ft/Ton 
0.0075 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
7.81 Tons 

O Btuh 

46,394 Btuh 

12,861 Btuh 
59,255 Btuh 

34,416 Btuh 
93,671 Btuh 

Wednesday, July 09, 2014, 11 :36 AM 
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Air Handler #13 - Aula 205 - Total Load Summar
Air Handler Oescription: Aula 205 Constant Volume - Proportion 
supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.39 HP 
fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the tan 
sensible Heat Ratio: 0.80 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

Air System Peak Time: 
outdoor Conditions: 

1pm in March. 
85

º 08, 75
º WB, 115 .47 grains 

summer: Ventilation controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 
lnfiltration sensible loss: 
0utside Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss: 
Return Duct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Total System sensible loss: 

Heating Supply Air: O/ (.998 X 1.08 X O) = 
Winter Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Zone space sensible gain: 

l 
lnfiltration sensible gain: 
Oraw-thru fan sensible gain: 
Supply duct sensible gain: 
Reserve sensible gain: 

42,320 

o 

982 
2,706 

o 

Total sensible gain on supply side of coil: 

1 Cooling Supply Air: 46,009 / (.998 X 1.1 X 17) = 
Summer Vent Outside Air (32.1 % of supply) = 

Return duct sensible gain: 
Return plenum sensible gain: 
0utside air sensible gain: 

1 Blow-thru fan sensible gain: 
Total sensible gain on return side of coil: 

677 
o 

11,308 
o 

1 
Total sensible gain on air handling system: 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Zone space latent gain: 11,253 Btuh 
lnfiltration latent gain: O Btuh 
0utside air latent gain: 24,042 Btuh 
Total latent gain on air handling system: 
Total s ystem sensible and latent gain: 

@beck Figures 
Total Air Handler Supply Air (based on a 17° TO): 
Total Air Handler Vent. Air (32.14% of Supply): 
Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity: 
Cooling Capacity Per Area: 
Heating Capacity Per Area:
Total Heating Required With Outside Air:
Total Cooling Required With Outside Air:

Die · alculoTermico_USMP.CHV

O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

2,464 CFM 
792 CFM 

792 CFM 

2,464 CFM 
792 CFM 

1,042 Sq.ft 
2.3657 CFM/Sq.ft

134.0 Sq.ft/T on
0.0075 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
7.77 Tons 

O Btuh 

46,009 Btuh 

11,985 Btuh 
57,994 Btuh 

35,295 Btuh 
93,289 Btuh 
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Air Handler #14 - Aula 206 - Total Load Summa
Air Handler Description: Aula 206 Constant Volume. Proportion 

supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower ot 0.39 HP 
fan Input: 80% motor and tan efficiency with 0.8 in. water across the tan 
sensible Heat Ratio: 0.80 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

AirSystem Peak Time: 
outdoor Conditions: 

2pm in March. 
86

º DB, 75º WB, 113.96 grains

sumrner: Ventilation controls outside air, ----· Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 

lnfiltration sensible loss: 
0utside Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss: 
Return Duct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Total System sensible loss: 

Healing Supply Air: O /  (.998 X 1 .08 X O) = 
Winter Vent Outside Air (0.0% ot supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfiltration sensible gain: 
Draw-thru fan sensible gain: 
Supply duct sensible gain: 
Reserve sensible gain: 

42,675 
o 

991 

2,729 
o 

Total sensible gain on supply side ot coil: 

Cooling Supply Air: 46,394 / (.998 X 1.1 X 17) = 
Summer Vent Outside Air (31.9% ot supply) = 

Return duct sensible gain: 
Return plenum sensible gain: 
0utside air sensible gain: 
Blow-thru tan sensible gain: 
Total sensible gain on return side of coi!: 

682 
o 

1 2,178 
o 

Total sensible gain on air handling system: 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Zone space laten! gain: 11,253 Btuh 

lnfiltration latent gain: O Btuh 

0utside air laten! gain: 23 , 163 Btuh 
Total laten! gain on air handling system: 
Total system sensible and laten! gain: 

[heck Figures 
Total Air Handler Supply Air (based on a 17° TD):
Total Air Handler Vent. Air (31.87% ot Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity: 
Cooling Capacity Per Area: 
Heating Capacity Per Area: 

Total Heating Required With Outside Air:
Total Cooling Required With Outside Air:

O:\Calculo Termíco _USMP.CHV 

O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

2,485 CFM 
792 CFM 

792 CFM 

2,485 CFM 
792 CFM 

1,042 Sq.ft 
2.3855 CFM/Sq.ft 

133.4 Sq.ft/Ton 
0.0075 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
7.81 Tons 

O Btuh 

46,394 Btuh 

12,861 Btuh 
59,255 Btuh 

34,416 Btuh 
93,671 Btuh 
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�Handler_#_15 -Aula De Uso� Mu/tiples 01 - Total Load Summary
Air Handler DescnptIon: Aula De Usos Mult1ples 01 Constant Volume - Proportion
supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.25 HP
Fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the fan
sensible Heat Ratio: 0.87 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

Air System Peak Time: 
0utdoor Conditions: 

3pm in January. 
86

º DB, 75º WB, 113.40 grains

summer: Ventilation controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 

lnfiltration sensible loss: 
0utside Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss: 
Return Duct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Total System sensible loss: 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O)= 
Winter Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfiltration sensible gain: 
Draw-thru fan sensible gain: 
Supply duct sensible gain: 
Reserve sensible gain: 

26,947 
o 

626 

1,723 

o 

Total sensible gain on supply side of coil: 

Cooling Supply Air: 29,296 / (.998 X 1.1 X 17) = 
Summer Vent Outside Air (19.1 % of supply) = 

Return duct sensible gain: 
Return plenum sensible gain: 
0utside air sensible gain: 
Blow-thru fan sensible gain: 
Total sensible gain on return side of coil: 

431 
o 

4,613 

o 

Total sensible gain on air handling system: 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Zone space latent gain: 4,263 Btuh 

lnfiltration latent gain: O Btuh 

0utside air latent gain: 11, 193 Btuh 
Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and latent gain: 

§:eck Figures 
Total Air Handler Supply Air (based on a 17° TO):
Total Air Handler Vent. Air (19.12% of Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity: 
Cooling Capacity Per Area:
Heating Capacity Per Area:

Total Heating Required With Outside Air:
Total Cooling Required With Outside Air:

}le · alculo Termico _USMP.CHV

O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

1,569 CFM 
300 CFM 

300 CFM 

1,569 CFM 
300 CFM 

553 Sq.ft 
2.8386 CFM/Sq.ft 

133.2 Sq.ft/T on 
0.0075 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
4.15 Tons 

O Btuh 

29,296 Btuh 

5,044 Btuh 
34,340 Btuh 

15,456 Btuh 
49,795 Btuh 
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11 �:====;;===��==�=:::;==:====:::.==::::==:.============================================�P�a�e�34� r&Jlandler_#_1� - Of��ina D� Psicopedagogia 01 - Total Load Summary
Air Handler DescnptIon. Of1c1na De Ps1copedagog1a 01 Constant Volume - Proportion
supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.12 HP
Fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the fan
sensible Heat Ratio: 0.89 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

Air System Peak Time: 
outdoor Conditions: 

3pm in January. 
86º DB, 75º WB, 113.40 grains 

summer: Ventilation controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 

lnfiltration sensible loss: 
0utside Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss: 
Return Duct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Total System sensible loss: 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O) = 
Winter Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfiltration sensible gain: 
Draw-thru fan sensible gain: 
Supply duct sensible gain: 
Reserve sensible gain: 

13,107 
o 

304 
838 

o 

Total sensible gain on supply side of coil: 

Cooling Supply Air: 14,249 / (.998 X 1.1 X 17) = 
Summer Vent Outside Air (19.7% of supply) = 

Return duct sensible gain: 
Return plenum sensible gain: 
Outside air sensible gain: 
Blow-thru fan sensible gain: 
Total sensible gain on return side of coil: 

210 
o 

2,306 
o 

Total sensible gain on air handling system: 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Zone space latent gain: 
lnfiltration latent gain: 
0utside air latent gain: 

1,705 Btuh 
O Btuh 

5,597 Btuh 
Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and latent gain: 

@beck Figures 
Total Air Handler Supply Air (based on a 17° TO): 
Total Air Handler Vent. Air (19.66% of Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity:
Cooling Capacity Per Area: 
Heating Capacity Per Area:

Total Heating Required With Outside Air:
Total Cooling Required With Outside Air:

O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

763 CFM 
150 CFM 

150 CFM 

763 CFM 
150 CFM 

267 Sq.ft 
2.8587 CFM/Sq.ft 
133.1 Sq.ft/Ton 

0.0075 Tons/Sq.ft 
0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
2.01 Tons 

O Btuh 

14,249 Btuh 

2,516 Btuh 
16,766 Btuh 

7,302 Btuh 
24,067 Btuh 

-------------------------------��-:-::-:�--::-=:::--:
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rIJiHandler_#_17 - Rack 02 - Total Load Summary
Air Handler DescnptIon: Rack 02 Constant Volume - Proportion 
supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.08 HP 
Fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the fan 
Sensible Heat Ratio: 1.00 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---
AirSystem Peak Time: 
outdoor Conditions: 

5pm in January. 
85º DB, 75º WB, 115.28 grains

summer: Exhaust controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air.

zone Space sensible loss:
lnfiltration sensible loss: 
0utside Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss:
Return Duct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss:
Total System sensible loss:

O Btuh
O Btuh
O Btuh
O Btuh
O Btuh
O Btuh

Heating Supply Air: O/ (.998 X 1.08 X O) = 
Winter Vent Outside Air (0.0% of supply) =

Zone space sensible gain:
lnfi\tration sensible gain: 
Draw-thru fan sensible gain:
Supply duct sensible gain:
Reserve sensible gain: 
Total sensible gain on supply side of coil:

8,305
o 

193
531

o 

Btuh
Btuh
Btuh
Btuh
Btuh

Cooling Supply Air: 9,028 / (.998 X 1.1 X 17) =
1 Summer Vent Outside Air (0.0% of supply) =

\ Return duct sensible gain: 133 Btuh
, Return plenum sensible gain: O Btuh
1 0utside air sensible gain: O Btuh
1 Blow-thru fan sensible gain: O Btuh
Total sensible gain on return side of coil: 

1 Total sensible gain on air handling system:

Zone space latent gain:
lnfiltration latent gain: 
0utside air latent gain: 
Total latent gain on air handling system:
Total system sensible and latent gain:

@lieck Figures 

O Btuh
O Btuh
O Btuh

Total Air Handler Supply Air (based on a 17° TD):
Total Air Handler Vent. Air (0.00% of Supply):
Total Conditioned Air Space:
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity:
Cooling Capacity Per Area:
Heating Capacity Per Area:
Total Heating Required With Outside Air:
Total Cooling Required With Outside Air:

Die · alculo Termico _USMP.CHV

O CFM
O CFM

O CFM
O CFM

483 CFM
O CFM

O CFM

483 CFM
O CFM

75 Sq.ft 
6.4260 CFM/Sq.ft 

98.6 Sq.ft/Ton 
0.0101 Tons/Sq.ft

0.00 Btuh/Sq.ft

O Btuh 
0.76 Tons

O Btuh

9,028 Btuh

133 Btuh
9,161 Btuh

O Btuh
9,161 Btuh
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�Handler_#_18 -Aula 301 - Total Load Summary
Air Handler DescnptIon: Aula 301 Constant Volume - Proportion 
supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.37 HP 
Fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the fan 
sensible Heat Ratio: 0.83 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

Air System Peak Time: 
outdoor Conditions: 

2pm in March. 
86º DB, 75

º WB, 113. 96 grains

summer: Ventilation controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 

lnfiltration sensible loss: 
Outside Air sensible loss: 
Supply Ouct sensible loss: 
Return Duct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Total System sensible loss: 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O) = 
Winter Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfiltration sensible gain: 
Draw-thru fan sensible gain: 
Supply duct sensible gain: 
Reserve sensible gain: 

37,560 
o 

931 
2,566 

o 

Total sensible gain on supply side of coil: 

Cooling Supply Air: 41,058 / (.998 X 1.1 X 16) = 
Summer Vent Outside Air (25.7% of supply) = 

Return duct sensible gain: 
Return plenum sensible gain: 
Outside air sensible gain: 
Blow-thru fan sensible gain: 
Total sensible gain on return side of coil: 

642 
o 

9,226 
o 

Total sensible gain on air handling system: 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Zone space latent gain: 8,525 Btuh 

lnfiltration latent gain: O Btuh 

Outside air latent gain: 17,548 Btuh 
Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and latent gain: 

@:heck Figures 
Total Air Handler Supply Air (based on a 16º TO):
Total Air Handler Vent. Air (25.68% of Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity: 
Cooling Capacity Per Area: 
Heating Capacity Per Area: 

Total Heating Required With Outside Air:
Total Cooling Required With Outside Air:

D:\Ca!culo Termico _USMP.CHV 

O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

2,336 CFM 
600 CFM 

600 CFM 

2,336 CFM 
600 CFM 

854 Sq.ft 
2.7358 CFM/Sq.ft 

133.1 Sq.ft/Ton 
0.0075 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
6.42 Tons 

O Btuh 

41,058 Btuh 

9,868 Btuh 
50,925 Btuh 

26,073 Btuh 
76,998 Btuh 
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Air Handler #19 - Aula 302 - Total Load Summar
Air Handler Description: Aula 302 Constant Volume - Proportion 
supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.37 HP 
Fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the fan 
Sensible Heat Ratio: 0.83 ··- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

AirSystem Peak Time: 2pm in March. 
Qutdoor Conditions: 86º DB, 75

º WB, 113.96 grains 

summer: Ventilation controls outside air, ----· Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 
lnfiltration sensible loss: 
Qutside Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss: 
Return Duct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Total System sensible loss: 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O) = 
Winter Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfiltration sensible gain: 
Oraw-thru fan sensible gain: 
Supply duct sensible gain: 
Reserve sensible gain: 

37,864 

o 

939 
2,587 

o 
Total sensible gain on supply side of coil: 

Cooling Supply Air: 41,390 / (.998 X 1.1 X 16) = 
' Summer Vent Outside Air (25.5% of supply) = 

Return duct sensible gain: 
Return plenum sensible gain: 
0utside air sensible gain: 

1 Blow-thru fan sensible gain: 

647 
o 

9,226 
o 

1 Total sensible gain on return side of coil: 
¡ Total sensible gain on air handling system: 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Zone space latent gain: 8 ,525 Btuh 
lnfiltration latent gain: O Btuh 
0utside air latent gain: 17,548 Btuh 
Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and latent gain: 

@heck Figures 
Total Air Handler Supply Air (based on a 16º TO):
Total Air Handler Vent. Air (25 .47% of Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity: 
Cooling Capacity Per Area: 
Heating Capacity Per Area: 

Total Heating Required With Outside Air: 
Total Cooling Required With Outside Air: 
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O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

2,355 CFM 
600 CFM 

600 CFM 

2,355 CFM 
600 CFM 

854 Sq.ft 
2.7579 CFM/Sq.ft 

132.5 Sq.ft/T on 
0.0075 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
6.44 Tons 

O Btuh 

41,390 Btuh 

9,873 Btuh 
51,263 Btuh 

26,073 Btuh 
77,336 Btuh 
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'1, Handler #20 - Aula 303 - Total Load Summary
Air Handler Description: Aula 303 Constant Volume - Proportion 
supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.37 HP 
Fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the fan 
sensible Heat Ratio: 0.83 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---
AirSystem Peak Time: 
outdoor Conditions: 

2pm in March. 
86º DB, 75

º WB, 113.96 grains 

summer: Ventilation controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 
lnfiltration sensible loss: 
0utside Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss: 
Return Ouct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Total System sensible loss: 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O) = 
Winter Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfiltration sensible gain: 
Draw-thru fan sensible gain: 

37,560 
o 

931 
2,566 

o 

Supply duct sensible gain: 
i Reserve sensible gain: 

Total sensible gain on supply side of coil: 

Cooling Supply Air: 41,058 / (.998 X 1.1 X 16) = 
Summer Vent Outside Air (25.7% of supply) = 

Return duct sensible gain: 
Return plenum sensible gain: 
0utside air sensible gain: 
Blow-thru fan sensible gain: 
Total sensible gain on return side of coil: 

642 

o 

9,226 
o 

, Total sensible gain on air handling system: 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

1

1 
Zone space latent gain: 8,525 Btuh 
lnfiltration latent gain: O Btuh 
0utside air latent gain: 17,548 Btuh 

1 Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and latent gain: 

§eck Figures
Total Air Handler Supply Air (based on a 16º TD):
Total Air Handler Vent. Air (25.68% of Supply):

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity: 
Cooling Capacity Per Area: 
Heating Capacity Per Area: 
Total Heating Required With Outside Air:

1 Total Cooling Required With Outside Air: 

O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

2,336 CFM 
600 CFM 

600 CFM 

2,336 CFM 
600 CFM 

854 Sq.ft 
2.7358 CFM/Sq.ft 

133.1 Sq.ft/Ton 
0.0075 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
6.42 Tons 

O Btuh 

41,058 Btuh 

9,868 Btuh 
50,925 Btuh 

26,073 Btuh 
76,998 Btuh 

l 

-----------------------------::---=-=-:-:--:--:-=�
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Air Handler #21 - Aula 304 - Total Load Summa
Air Handler Description: Aula 304 Constant Volume - Proportion 

supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.37 HP
Fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the fan
sensible Heat Ratio: 0.83 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

Air System Peak Time: 
outdoor Conditions: 

2pm in March. 
86º DB, 75

º WB, 113.96 grains

summer: Ventilation controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 

lnfiltration sensible loss: 
0utside Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss: 
Return Duct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Total System sensible loss: 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O) = 
Winter Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfiltration sensible gain: 
Draw-thru fan sensible gain: 
Supply duct sensible gain: 
Reserve sensible gain: 

37,864 

o 

939 
2,587 

o 

Total sensible gain on supply side of coil: 

Cooling Supply Air: 41,390 / (.998 X 1.1 X 16) = 
Summer Vent Outside Air (25.5% of supply) = 

Return duct sensible gain: 
Return plenum sensible gain: 
Outside air sensible gain: 
Blow-thru fan sensible gain: 
Total sensible gain on return side of coil: 

647 
o 

9,226 
o 

Total sensible gain on air handling system: 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Zone space latent gain: 8,525 Btuh 

lnfiltration latent gain: O Btuh 

Outside air latent gain: 17,548 Btuh 
Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and latent gain: 

@_heck Figures 
Total Air Handler Supply Air (based on a 16º TO):
Total Air Handler Vent. Air (25.47% of Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area  Per Cooling Capacity: 
Cooling Capacity Per Area:
Heating Capacity Per Area: 

Total Heating Required With Outside Air: 
Total Cooling Required With Outside Air: 
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O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

2,355 CFM 
600 CFM 

600 CFM 

2,355 CFM 
600 CFM 

854 Sq.ft 
2.7579 CFM/Sq.ft 

132.5 Sq.ft/Ton 
0.0075 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
6.44 Tons 

O Btuh 

41,390 Btuh 

9,873 Btuh 
51,263 Btuh 

26,073 Btuh 
77,336 Btuh 
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Air Handler #22 - Aula 305 - Total Load Summary
Air Handler Description: Aula 305 Constant Volume - Proportion 

supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.37 HP 
Fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the fan 
sensible Heat Ratio: 0.83 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

Air System Peak Time: 2pm in March. 
Outdoor Conditions: 86º DB, 75

º WB, 113.96 grains

summer: Ventilation controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 

lnfiltration sensible loss: 
0utside Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss: 
Return Duct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Total System sensible loss: 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O) = 
Winter Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfiltration sensible gain: 
0raw-thru fan sensible gain: 
Supply duct sensible gain: 
Reserve sensible gain: 

37,560 
o 

931 
2,566 

o 

Total sensible gain on supply side of coil: 

Cooling Supply Air: 41,058 / (.998 X 1.1 X 16) = 
Summer Vent Outside Air (25.7% of supply) = 

Return duct sensible gain: 
Return plenum sensible gain: 
Outside air sensible gain: 
Blow-thru fan sensible gain: 
Total sensible gain on return side of coil: 

642 

o 

9,226 
o 

Total sensible gain on air handling system: 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Zone space latent gain: 8,525 Btuh 

lnfiltration latent gain: O Btuh 

Outside air latent gain: 17,548 Btuh 
Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and latent gain: 

@heck Figures 
Total Air Handler Supply Air (based on a 16º TO):
Total Air Handler Vent. Air (25 .68% of Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity: 
Cooling Capacity Per Area: 
Heating Capacity Per Area:

Total Heating Required With Outside Air:
Total Cooling Required With Outside Air:
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O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

2,336 CFM 
600 CFM 

600 CFM 

2,336 CFM 
600 CFM 

854 Sq.ft 
2.7358 CFM/Sq.ft 

133.1 Sq.ft/Ton 
0.0075 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
6.42 Tons 

O Btuh 

41,058 Btuh 

9,868 Btuh 
50,925 Btuh 

26,073 Btuh 
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Air Handler #23 - Aula 306 - Total Load Summar
Air Handler Description: Aula 306 Constant Volume - Proportion 

supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower ot 0.37 HP
Fan Input: 80% motor and tan efficiency with 0.8 in. water across the tan
sensible Heat Ratio: 0.83 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

Air System Peak Time: 
outdoor Conditions: 

2pm in March. 
86º DB, 75

º WB, 113.96 grains

summer: Ventilation controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 

lnfiltration sensible loss: 
Outside Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss: 
Return Ouct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Total System sensible loss: 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O) = 
Wint er Vent Outside Air (0.0% ot supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfiltration sensible gain: 

1 Draw-thru tan sensible gain: 
Supply duct sensible gain: 
Reserve sensible gain: 

37,864 
o 

939 
2,587 

o 

1 Total sensible gain on supply side ot coil: 

Cooling Supply Air: 41,390 / (.998 X 1.1 X 16) = 
Summer Vent Outside Air (25.5% ot supply) = 

Return duct sensible gain: 
Re turn plenum sensible gain: 
Ou tside air sensible gain: 
Blow-thru fan sensible gain: 
Total sensible gain on return side of coil: 

647 
o 

9,226 
o 

Total sensible gain on air handling system: 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Zone space latent gain: 8,525 Btuh 

lnfiltration latent gain: O Btuh 

Ou tside air latent gain: 17,548 Btuh 
Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and laten! gain: 

@heck Figures 
Total Air Handler Supply Air (based on a 16º TD):
Total Air Handler Vent. Air (25 .47% ot Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity:
Cooling Capacity Per Area:
Heatíng Capacity Per Area: 

Total Healing Required With Outside Air:
Total Cooling Required With Outside Air:
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O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

2,355 CFM 
600 CFM 

600 CFM 

2,355 CFM 
600 CFM 

854 Sq.ft 
2.7579 CFM/Sq.ft 

132.5 Sq.ft/T on 
0.0075 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
6.44 Tons 

O Btuh 

41,390 Btuh 

9,873 Btuh 
51,263 Btuh 

26,073 Btuh 
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Air Handler #24 - Oficina 02 - Total Load Summar
Air Handler Description: Oficina 02 Constant Volume - Proportion 

supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.07 HP 
Fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the fan 
sensible Heat Ratio: 0.96 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

Air System Peak Time: 
0utdoor Conditions: 

5pm in January. 
85º DB, 75º WB, 115.28 grains 

summer: Ventilation controls outside air, ----- Winter: E.xhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 

lnfiltration sensible loss: 
0utside Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss: 
Return Ouct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 
Total System sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O) = 
Winter Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfiltration sensible gain: 
Draw-thru tan sensible gain: 
Supply duct sensible gain: 
Reserve sensible gain: 
Total sensible gain on supply side of coil: 

7,346 
o 

171 
470 

o 

Cooling Supply Air: 7,986 / ( .998 X 1.1 X 17) = 
Summer Vent Outside Air (7.0% of supply) = 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Return duct sensible gain: 117 Btuh 
Return plenum sensible gain: O Btuh 

0utside air sensible gain: 428 Btuh 
Blow-thru fan sensible gain: O Btuh 

Total sensible gain on return side of coil: 
Total sensible gain on air handling system: 

Zone space latent gain: 
lnfiltration latent gain: 
0utside air latent gain: 
Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and latent gain: 

@heck Figures 

341 Btuh 
O Btuh 

1,153 Btuh 

Total Air Handler Supply Air (based on a 17° TD): 
Total Air Handler Vent. Air (7.02% of Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity:
Cooling Capacity Per Area:
Heating Capacity Per Area: 

Total Heating Required With Outside Air:
Total Cooling Required With Outside Air:
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O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

428 CFM 
30 CFM 

30 CFM 

428 CFM 
30 CFM 

167 Sq.ft 
2.5577 CFM/Sq.ft 

200.1 Sq.ft/Ton
0.0050 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
0.84 Tons 

O Btuh 

7,986 Btuh 

546 Btuh 
8,532 Btuh 

1,494 Btuh 
10,025 Btuh 
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fr Handler
.
#25 - Aula De Usos Mu/tiples 02 - Total Load Su1nn1ary

1 
H ndler O scnptlon: Aul O Usos Multlpl 02 n t nt Volum - 1 roportlon 
pply Alr F 11: 0raw-Thru wlth progr m tlm • t d h rs - p w r of 0.2 H 
n Input: 80% motor and fan fflcien y wlt11 0.8 In. w-1 r cross th f 11 
nslbl H at Ratio: 0.87 --- Tl1i sy t n, occur 1 thn (s) in tho building .• 

System P k Time: 
tdoor Conditions: 

3pm in J · nuory. 
8 " 08, 7 "W , 113.40 gr il s 

mrner: Ventilation controls outsld Ir,----- Wlnt r: Exh u te ntr I oulsld Ir. 

ne Sp e sensibl loss: 
ltratlon sensible loss: 
tsid Air sensibl loss: 
pply 0ucl sensible loss: 
turn Ducl sensible loss: 
turn Plenum sensibl loss: 
tal System sensible loss: 

O Btuh 
O Btull 
O Btul1 
O Btuh 
O tul1 
O Btuh 

ating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O) = 
,ter Vent Outside Air (0.0% of upply) =

,e space sensible gain: 
ltration sensibl gain: 
,w-thru fan sensible gain: 
)ply ducl sensible galn: 
5erve sensible galn: 
al sensible gain on supply sld 

2 ,947 Bluh 
O Btuh 

26 Bluh 
1,723 Btuh 

O Bluh 
of coil: 

:iling Supply Air: 29,296 / (.998 X 1.1 X 17) = 
11mer Vent Outside Air ( 19.1 % of upply) =

:urn duct sensible gain: 
.urn plenum sensible gain: 
lside alr sensible gain: 
w-lhru fan sensible gain:
al sensible gain on return sld of coll:

431 
o 

4,613 
o 

al sensible galn on alr handling sy l m:

Bluh 
Btuh 
Bluh 
Btuh 

10 space latent gain: 4,263 Btuh 
tratlon latent gain: O Btuh 
lside air laten! gain: 11,193 Btuh 

O C M 

O CFM 

O CFM 
O CFM 

1,5 9 CFM 
300 CFM 

300 CFM 

0 l]lllll 

2 ,79 Bluh 

J,044 Utul1 
34,340 1: lul1 

, al latent gain on air handling syst m: 
al system sensible and lal nt g in: 

15,4 ,. 1 lult 
4 , 7 5 1Jtul1 

t;; 

eck Figures 
al Air Handl r Supply Air (bas d on o 17" TO): 
al Air Handler Vent. Air (19.12% of Supply): 

al Conditioned Air Space: 
)ply Air Per Unit Area: 
,a Par Cooling Capacily: 
)ilng Capacity P r Ar a: 
:itlng Capacity Per Area: 

al Heating Required With Outsid Alr: 
al Cooling Required With Out id Alr: 

Jl,uloT0rmlco_U MP.CHV 

1/" 9 
00 

3 
2.838 

133.2 
o. 01"

º ·ºº

o 

11.1 r.: 

CFM 
CFM 

q.fl
Cl"M/, q.l'l 

q.fl/Ton
Ton / q.ll 
Bluh/ q.rt

Btuh 
T ns 

Wudno 1<.1:1y, J11ly O!J, './.01'1, ·1 ·1 '.JO /\M 
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-gf Handler_#�6 - Ofi_�ina Df:! Psicopedagogia 02 - Total Load Summary
Air Handler Descnpt,on: Oficina De Ps,copedagogia 02 Constant Volume - Proportion
supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower ot 0.12 HP 
fan Input: 80% motor and tan efficiency with 0.8 in. water across the tan 
sensible Heat Ratio: 0.89 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

Air System Peak Time: 
outdoor Conditions: 

3pm in January. 
86º DB, 75º WB, 113.40 grains 

summer: Ventilation controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 

lnfiltration sensible loss: 
Outside Air sensible loss: 
Supply Ouct sensible loss: 
Return Ouct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Total System sensible loss: 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O) = 
Winter Vent Outside Air (0.0% ot supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfiltration sensible gain: 
Draw-thru fan sensible gain: 
Supply duct sensible gain: 
Reserve sensible gain: 

13,107 
o 

304 
838 

o 

Total sensible gain on supply side ot coil: 

Cooling Supply Air: 14,249 / (.998 X 1.1 X 17) = 
Summer Vent Outside Air (19.7% ot supply) = 

Return duct sensible gain: 
Return plenum sensible gain: 

0utside air sensible gain: 
Blow-thru tan sensible gain: 

Total sensible gain on return side ot coil: 

210 
o 

2,306 
o 

Total sensible gain on air handling system: 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Btuh 
Btuh 
Btuh 
Btuh 

Zone space latent gain: 
lnfiltration latent gain: 
0utside air latent gain: 

1,705 Btuh 
O Btuh 

5,597 Btuh 

Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and latent gain: 

]heck Figures 
Total Air Handler Supply Air (based on a 17° TO): 
Total Air Handler Vent. Air (19.66% ot Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity:
Cooling Capacity Per Area: 
Heating Capacity Per Area: 

Total Heating Required With Outside Air:
Total Cooling Required With Outside Air:

O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

763 CFM 
150 CFM 

150 CFM 

763 CFM 
150 CFM 

267 Sq.ft 
2.8587 CFM/Sq.ft 

133.1 Sq.ft/Ton 

0.0075 Tons/Sq.tt 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
2.01 Tons 

O Btuh 

14,249 Btuh 

2,516 Btuh 
16,766 Btuh 

7,302 Btuh 
24,067 Btuh 

-----------------------------------------------
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AirHandler#27 - Rack 03 - Total Load Summar
Air Handler Description: Rack 03 Constant Volume - Proportion 
supply Air Fan: Draw-Thru with program estimated horsepower of 0.08 HP 
Fan Input: 80% motor and fan efficiency with 0.8 in. water across the fan 
sensible Heat Ratio: 1.00 --- This system occurs 1 time(s) in the building. ---

Air System Peak Time: 
0utdoor Conditions: 

5pm in January. 
85º DB, 75º WB, 115.28 grains 

summer: Exhaust controls outside air, ----- Winter: Exhaust controls outside air. 

zone Space sensible loss: 
lnfiltration sensible loss: 
0utside Air sensible loss: 
Supply Duct sensible loss: 
Return Duct sensible loss: 
Return Plenum sensible loss: 
Total System sensible loss: 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Heating Supply Air: O /  (.998 X 1.08 X O) = 
Winter Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Zone space sensible gain: 
lnfiltration sensible gain: 
Draw-thru fan sensible gain: 
Supply duct sensible gain: 
Reserve sensible gain: 
Total sensible gain on supply side of coil: 

8,305 Btuh 
O Btuh 

193 Btuh 
531 Btuh 

O Btuh 

Cooling Supply Air: 9,028 / (.998 X 1.1 X 17) = 
Summer Vent Outside Air (0.0% of supply) = 

Return duct sensible gain: 133 Btuh 
Return plenum sensible gain: O Btuh 
0utside air sensible gain: O Btuh 
Blow-thru fan sensible gain: O Btuh 

Total sensible gain on return side of coil: 
Total sensible gain on air handling system: 

Zone space latent gain: 
lnfiltration latent gain: 
0utside air latent gain: 
Total latent gain on air handling system: 
Total system sensible and latent gain: 

[fheck Figures 

O Btuh 
O Btuh 
O Btuh 

Total Air Handler Supply Air (based on a 17° TD): 
Total Air Handler Vent. Air (0.00% of Supply): 

Total Conditioned Air Space: 
Supply Air Per Unit Area: 
Area Per Cooling Capacity: 
Cooling Capacity Per Area: 
Heating Capacity Per Area: 

Total Heating Required With Outside Air: 
Total Cooling Required With Outside Air: 
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O CFM 
O CFM 

O CFM 
O CFM 

483 CFM 
O CFM 

O CFM 

483 CFM 
O CFM 

75 Sq.ft 
6.4260 CFM/Sq.ft 

98.6 Sq.ft/Ton 
0.0101 Tons/Sq.ft 

0.00 Btuh/Sq.ft 

O Btuh 
0.76 Tons 

O Btuh 

9,028 Btuh 

133 Btuh 
9,161 Btuh 

O Btuh 
9,161 Btuh 
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METAl:AIRE® 

aUICK SELECT 
11AIR DISTRIBUTION SELECTION MACE EASV 11

The METALAIRE Quick Select Catalog is designed to save you time selecting air distribution equipment. 
This catalog is a condensed version of our lnfosource catalogs and contains the dimensions and 

performance of the most used grilles, registers, diffusers and air terminal units. 

The Quick Select Catalog is divided into productlines. Each section begins with a summary that 

includes all our available models along with features and benefits of our products. 

To obtain product information not included in the Quick Select Catalog, simply go to our web site at 
www.metalaire.com, or refer to our lnfoSource catalogs. 

Revised: May 11. 2□□7 
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At METALAIRE® , we continually work to improve our products. Product descriptions, dimensions, and 
performance are subject to change without notice. For the most cu�rent avai�able literature visit our web pa�e 

at www.metalaire.com. Contact your local METALAIRE•• representat1ve to venfy product or performance detalls. 
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DCD - Directional Ceiling Diffusers 

Model 5000 
Aluminum 

(Botderl 
Surface MOUllf Shu,m) 

Pg.28 

) 
+ 

Sftaighl Lip 

11'-lll 

Model 5500 
Aluminum 

(Solder6 
R>ar l.ay-in Shown) 

Pg. 30 

_) 
+ 

Horizonlal L ip 

Model 5500S 
Steel 
(Bord.r6 

Rrar Lay-in Sllown) 
Pg. 32 

_) 
t 

Horizontal Lip 

Model 5200 
Pg. 38 

O Available in 1-way, 2-way o�posite: 2-way comer, 3-way, and 4-way directional air pattems
O Cores are easy to remove wIth spnn� loaded latches - no tools required 
O Senes 5000 deflector blades are stra1ght and do not include a horizontal lip, making this diffuser 

an excellent choice far high capacity applications 
O The series 5000 is an excellent choice far VAV applicalions 
O The series 5000 is available with optional induclion vanes 

Available Border Styles 

5000-1 Surtace Mount 5000-6 T-bar Lay-in 

5000-2 V-Beveled Drop Surface Mounting 5000-7 Concealed T-bar 

5000-4 Drop Face Surface Mount 5000-8 Tegular T-bar 

5000-46 Drop Face T-bar Lay-in 5000-9 Donn Fineline 

S uare/Rectan ular Louver Face Ceilin Diffusers - Aluminum - Series 5500 

o Available in 1-way, 2-way opposite, 2-way comer, 3-way, and 4-way directional air pattems
O Cores are easy to remove with spring loaded latches - no tools required 
O Series 5500 deflector blades include a horizontal lip, making this diffuser an excellent choice for 

high induction applications 
o The series 5500 is an excellent choice far VAV applications
O The series 5500 is available with oplional induclion vanes 

Available Border Styles 

5500-1 Surface Mount 5500-6 T-bar Lay-in 

5500-2 V-Beveled Drop Surface Mounting 5500-7 Concealed T-bar 

5500-4 Drop Face Surface Mount 5500-8 Tegular T-bar 

5500-46 Drop Face T-bar Lay-in 5500-9 Oonn Fineline 

S uare/Rectan ular Louver Face Ceilin Diffusers - Steel - Series 5500S 

O Available in 1-way, 2-way opposite, 2-way comer, 3-way, and 4-way directional air pattems 
O Cores are easy to remove with spring loaded latches - no tools required 
o Series 5500S deflector blades include a horizontal lip, making this diffuser an excellent choice

far high induction applications
o The series 5500S is an excellent choice far VAV applications
O The series 5500S is also available with optional induclion vanes. 

Available Border Styles 

5500S-1 Surface Mount 5500SR-1 Flush Mount w/lntegral Round Neck 

5500S-2 V-Beveled Drop Surface Mounting 5500SR-2 V-Beveled Orop Surface Mounting - Round Neck 

5500S-6 T-bar Lay-in 5500SR-6 T-bar Lay-in w/lntegral Round Neck 

5500S-8 Tegular T-bar 5500SR-8 Tegular T-bar - Round Neck 

5500S-9 Oonn Fineline 5500SR-9 Oonn Fineline - Round Neck 

uare Diffusers - Aluminum - Series 5200 

o Removable core for concealed mounting
O Optional built-in opposed blade damper . . . 
o Available in 1 way, 2 way opposite, 2 way comer, 3 way, and 4 way d1rect1onal air pattems

Available Border Styles 

5200-1 Surface Mount 

5200-2 Beveled Drop Surface Mounting 

5200-6 T-bar Lay-in 

For more product information visit us at www.metalaire.com 

5/2007' 



Model 5700 
Pg. 40 

Series 5700 - Fixed 
Series 5700A - Adjustable 

Steel 

5700-1 Surface Mount 
5700-6 T-bar Lay-in 

5700-6P T-bar Lay-in Panel 

5700-7 Concealed T-bar 

5700-9 Donn Fineline 

MelricJSteel 

M5700-6 T -bar Lay-in 
600mm x 600mm 

Model 5750 

Pg.44 

Model 5800 
Pg. 48 

Series 5800 - Fixed 
Series 5800A - Adjustable 

DCD - Directional Ceilin Diffusers 

Square Face Diffusers - Round Neck 2-Cone - Steel/Aluminum/Aluminized Steel 
Affustable/Non-Ad-ustable - Series 5700 

o 

o 
o 
o 

o 
o 

The series 5700 provides a light horizontal 360º discharge pattern for superior induction and 
occupant comforl 
Seri�s 5700 can �e converted_ in the field to a 3 cone diffuser with the addilion of the optional Snap-58
Lay-m border des1gned to be 1nstalled 1n standard 15/16" wide tees 
T-bar Lay-in border 6 can be used in surface mounting applications by adding optional
T-bar plaster frame (TBPF)
Cores are easy to remove without tools
The series 5700 is an excellent choice for VAV applicalions

Aluminized Steel Aluminum Adjustabl e/Steel Adjustable/Aluminized Steel Arljustable/Aluminum 

5700-1 AS Surrace Mount 5700-1 AL Surrace Mount 5700A-1 Suríacc Mounl 5700A-1 AS Suríace Mounl 
5700-6 AS T-bar Lay-in 5700-6 AL T-bar Lay-in 5700A-6 T-bar Lay-in 5700A-6 AS T-bar L,1y-in 5700A-6 AL T-bar Lay-in 

5700-7 AS Concealed T-bar 

5700-9 AS Dom Frére 

MetricJAluminized Steel 

M5700-6 AS T-bar Lay-in 
600mm x 600mm 

Metric/Aluminum 

M5700-6 AL T-bar Lay-in 
600mm x 600mm 

5700A-7 Concealed T-bar 5700A-7 AS Concealed T-bar 

S uare Panel Face Diffusers - Round Neck - Uni-Flo - Steel/Aluminized Steel - Series 5750 

O Attractive single panel design blends well with all ceilings 
O The series 5750 provides a tight 360º discharge pallern for superior induction and occupant comfort 
O T-bar Lay-in border type 6 designed to be installed in standard 15/16" wide lees
O Border type 6 can be used in surface mounting applications by adding oplional T-bar plaster frame (TBPF) 
O Face panel is easy to remove without tools 
O The series 5750 is an excellent choice for VAV applicalions 

Steel Aluminized Steel Metric/Steel 

5750-1 Surface Mount 5750-1 AS Surrace Mount M5750-6 T-bar Lay-in 
5750-6 T-bar Lay-in 5750-6 AS T-bar Lay-in 600mm x 600mm 

5750-7 Concealed T-bar 5750-7 AS Concealed T-bar 

5750-9 Oonn Fineline 5750-9 AS Donn Fineline 

Metric/Aluminized Steel 

M57 50-6 AS T-bar Lay-in -
600mm x 600mm 

Square Face Diffusers - Round Neck 3-Cone - Steel/Aluminum/Aluminized Steel 
Ad-ustable/Non-Ad-ustable - Series 5800 

o The series 5800 provides a light 360º discharge pattern for superior induction and occupanl comfort
O T-bar Lay-in border type 6 is designed to be installed in standard 15/16" wide lees
O border type 6 can be used in surface mounting applications by adding oplional T-bar plaster frame (TBPF) 
O Cores are easy to remove without tools 
o The Series 5800 is an excellent choice for VAV applications

Steel Aluminized Steel Aluminum 

5800-1 Suríace Mount 5800-1 AS Surfacc Mount 5800-1 AL Surfacc Mounl 

5800-6 T-bar Lay-in 5800-6 AS T-bar Lay-in 5800-6 AL T-bar L ay-in 

5800-GP T-bar Lay-in Panel 

5800-7 Concealed T-bar 5800-7 AS Concealed T-bar 

Metric/Steel Metric/Aluminized Sleel MetricJAluminum 

M5800-6 T-bar Lay-in M5800-6 AS T-har Lay-in M5800-6 AL T-bar Lay-in 
600mm x 600mm 600mm x 600mm 600mm x 600mm 

Adjustable/Steel 

5800A-1 Surface Mount 

5800A-6 T-bar Lay-in 

For more product information visit us al www.metalaire.com 

Adjustable/Aluminized Steel 

5800A-1 AS Surface Mount 
5800A-6 AS T-bar Lay-in 
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DCD - Directional Ceiling Diffusers 5/�007 

Series 

Phenomenator� 

Pg. 52 

Model 

5500 DAF-CCS 

Additional product 

information avai/able 

at www.metalaire.com 

1 lllllllll 
11111m;� 
Model 9000 

Pg.56 

S uare Panel Face Diffusers - Round Neck - Ultra Hi h Performance - Series Phenomenator" 

o The highest induction ratio of any commercial air diffuser available
O Excellent selection for providing exceptional comfort, especially in executive offices, conference 

rooms, and board rooms 
O Can improve productivity by maintaining draft-free comfort in many applications 
o Designed for applications calling for minimal temperature differences in a space
O Salves comfort problems in applications such as reception areas and entrance ways 
O Diffuser can be applied in critica! applications requiring minimal temperature gradients 

Steel Aluminized Steel Metric/Steel Metric/Aluminized Steel 

Phenom-1 Surface Mount Phenom-1 AS Surface Mount M-Phenom-6 T -bar Lay-in • M-Phenom-6 AS T -bar Lay-in · 
Phenom-6 T-bar Lay-in Phenom-6 AS T-bar Lay-in 600mm x 600mm 600mm x 600mm

Phenom-7 Concealed T-bar Phenom-7 AS Concealed T-bar 

Phenom-9 Donn Fineline Phenom-9 AS Donn Fineline 

Concentric Su 1 /Return Ceilin Diffusers - Louvered Face - Cube Core Series 5500 DAF-CC5 

o 5500 DAF-CC5 concentric supply/return diffuser is designed for high capacity application
O Cube core return 
O 4-way air patterns only
o Choice of 6 mounting frames
o Snap-in/out core - simplifies installation
o Sizes to handle full range of standard tonnage roof-top units
o Supply/Return plenums are by others

Available Border Styles 

5500 DAF-CCS-1 Surface Mount 

5500 DAF-CC5-2 V-Beveled Drop Surface Mounting 

5500 DAF-CC5-4 Deep Drop Frame 

5500 DAF-CC5-6 T-bar Lay-in 

5500 DAF-CC5-7 Concealed T-bar 

5500 DAF-CC5-8 Tegular T-bar Lay-in 

1 - Extruded Aluminum - Series 9000 Mod-Flo 

o The series 9000 is a directional ceiling diffuser available in a wide range of field capabilities
Modular cores can be adjusted to obtain 1-way, 2-way opposite, Z-way comer, 3-way, and 4-way aIr patterns 
Cores are easy to remove with spring loaded latches · no tools required 

o 

o 

o T-bar Lay-in border type 6 can be used in surface mounting applications by adding optional
T-bar plaster frame (TBPF)
The series 9000 is an excellent choice for VAV applicationso 

Available Styles 

9000-1 Surface Mount 

9000-2 Beveled Frame 

9000-6 T-bar Lay-in 

9000-7 Concealed Spline 

9000-8 Tegular T-bar 

9000-9 Donn Fineline 

For more product information visit us at www.metalaire.com 



�EADING THE INDUSTRV 
1 11\1 PRDDUCT LITERATURE 
� THE CHOICE OF 8011 PRE-FUTE CATALOB, QUICK SELECT CATALOB, INFOSOIIRCE CATALDO, 
,OSOURCE DD AIID OIIB WEB $/TE, WWW.METALAIRE.COM, YOU PICK THE FORMAT FOR 
flDIIJCT 11/FORMATIOII THAT BEST SU/TS YOUR AIR DISTRIBUTJON DESIGN NEEOS. 

1 iRE-FltGHT - Product Overview Catalog 
reMETALAIRE Pre-flite catalog is a condensed reference guide containlng concise 

1 hllngs of our entire product line including grilles. registers, diffusers, and air terminal 
�lis. lhts catalog can be used to help select the type ol device, a long wilh available 
��er styles. The catalog includes photos of each model along witti the teatures and 
1,1�el gu.íde, a great tool when you are tryíng to select a device for your pro;ect. 

�UICK SELECT CATALOG - Air Distribution Selection Made Easy 
1 BeMETALAIRE Qulck Select Catalog is designad to save you time selecting air distribution 
�ilpment. This catalog is a compact version of our lnfoSource Catalogs and includes 
�wlngs and performance tor our most popular products. The Quick Select Catalog is 
koken into product types with each section beglnning with a model summary that includes 
�11ures and benefits of our products. To obtain product information not included in the 
�lck Select Catalog, símply go to our web site at www.metalaire.com. 

l�FOSOURCE CATALOG SUITE

·Complete Guide to Aír Oístribution Selection
he METAlAIRE lnfoSource Catalog suite is the leading product catalog in the industry.
�luded in these catalogs are the complete product listings, drawings. product 1eatures and
1neflts, product performance data, specifications, and model speclfications. These catalogs
ue organized to make ít quick and easy to find the lnformation you are lookíng for.

l�FOSOURCE CD
lurlnfoSource CD has set the standard in the industry for air distribution product selection. 
IMs CD contains a complete library of ali our catalogs and submittals along with our air 
�rminal unit selection program. 

INFOSOURCE CATALOG SUITE 

• Ceilfng O/ftusers Catalog • Grilles & Reg1sters Catafog

• Air Terminal Umt Cntalog • Formalions Catalog

WfBSITE: WWW. METALAIRE. COM 
MtrALAIRE leads the industry with a web sile that contains all the product llterature 
lid performance data needed to design your air distribution system. Our web site 
litludes ali our submittals, catatogs, installation manuals, as well as as other vatuable 
�lormation to aid you In air dlstribulion design.

�, Mll'.TAL !TII INDUD'l"RtDB, INC. 
- . 

rvlETA�AIRE. 

M T'Al.AIRC! 

MSTAL!AIRE 
.,.,,..C1.�o.b _ __,.., 
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DCD - Directional Ceiling Diffusers 
5/2007 

• Square/Rectangular Louver Face • Series 5000 • Extruded Aluminum

Product Details 

O Available in 7, 2-way opposite, 2-way comer, 

3, and 4-way directional air patterns 

o Cores are easy to remove with spring loaded

latches - no tools required

o 5000 series deflector blades are straight and do
not include a horizontal lip, making this diffuser
an excellent choice for high capacity applications

o The 5000 series is an excellent choice for

VAV applications

O The 5000 series is available with 

optional induction vanes 

Dimensions are in inches 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffusers 
Surface Mount - Removable Core 
Model 5000-1 

r Ceiling Opening = Usted Size-+- 3 j � 
¡-- Neck Size = Usted Size -i-¡ 

1 

� 
��� 

/ 

o o 1 1 

L-�=;0; 2 16 

Overall diffuser = Neck Size -+- 5 314 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Difíusers 
Drop Face Suñace Mount - Removable Core 
Model 5000-4 

13 
ll! 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Difíusers 
T-bar Lay-in - Removable Core 
Model 5000-6

T-Bar Grid ,- Neck Slze = Usted Síze -i -1

( 'N _¿Sízij@�: 
..,jll,. \_L�y-ln Filler Panel (Option) - 1 1 -_JJ._

----- Overall Panel = T-Bar Spacíng - ¡ 
T-Bar Module = 

-- (12 x 12, 24 x 24, 36 x 24, 48 x 24 and48 x48) --

Model 5000-1 S4 Shown 

Standard Finish: 01 White 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Difíusers 
V-Beveled Drop Surface Mounting - Removable Core 
Model 5000-2

-- Overall Diffuser = Usted size + 5 i ---< 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffusers 
Drop Face - T-bar Lay-in - Removable Core 
Model 5000-46 

T 

2i 

1---- Overall Diffuser = Modual - ¾ ----1 

i__..__.,"'-__,¿:....__L_---<'-----""'-.,._-"'_�� 

_¡ '-� 
Square/Rectangular Louver Face Ceiling Difíusers 
Concealed Spline - Removable Core 
Model 5000-7 

( 
T-bar 

1---- Ovaroll Poncl;; T-Bor Module· 11----------1 
1---------- T-Bor Module::;: 24 x 24 - ·-------, 

For more product information visit us at www.metalaire.com 



5/2007 DCD - Directional Ceilin Diffusers 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffusers 
Tegular T-bar - Removable Core 
Model 5000-8 

Lay-In Filler Pan�_/ 

1-------- ------ 22 ¡ x22 ¡ Overal!Focc ------< 
,_ _______ OvcraU Diffusor = T -Bar Spacing - � --------< 
>--------- T-Bar Modulo =24 x 24 _________ _, 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diífusers 
Donn Fineline - Removable Core 
Model 5000-9 

Ovemll Dilfusor = 23 ¾ x 23 � -1 
---

t 
Dud Opcning = Usted Size - ¿ 

1
_ 

l
.
---_(�M_a,_im_u_m_15_,_1�5J

'-----
. 

( 

o

---------'-------[:J Air Pattems - (Square) Louver Face Ceiling Diffusers 

S1 - One Way S2 - 7wo Way Opposffe se - 7ivo Way Comer S3 - Three Way S4 - FourWay 

ornJ]]} 

o ◊ 

[II]]]]◊ m◊ ºrrnru� Q�ó 

Air Patterns - (Rectangular) 

Shon Louver Face Ceiling Diffusers Long Louver Face Ceiling Diffusers 

R1 - One Way R2S - 7wo Vlay Opposite R3S - Three Way R4 - FourWay R1L - One l½ly R2L - Two Way R3L - Three Way 

o o o o 

-

◊ O-◊ o[IB[[Jo -�u�1}, � �
�o 

o o /) 

Options and Accessoríes 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffusers 
Option: 05 Opposed Blade Damper 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffusers 
Option: IV lnduction Vane (see page DCD-37 for performance) 

Option: APD Air Pattern Controller allows adjustrnent from horizontal to 
vertical from the face of the diffuser 

-��
Optlonal APD Adjustable Panern Denector Vane J 

- Avallable for ali 5000 serles borders and slzes, 
- Gannot be used with IV lnductlon Vanes optlon, 
- APDs are factory moun!ed. 

1. Available Finishes 2. Available Accessories 

Standard Finísh: Squarc and Rectangular Neck: 
01 White 05 - Opposcd Oladc Oampcr- SIP.ol .............. 221 
Optional Finish OSA . Opposod Blado Dmnpcr- Alurninum ......... 221 
02 Aluminum paint L9 - Equalizing Crld .......................... 221 03 Black 
24 Mrll finish TR - Squam to Round Transl!ion ................ 220 
28 Custom color TR OEEP - Squarn !O Round Transitlon - Dccp ........ 221 

Round Neck: 
Noti,: G3 - Equalizlng Crld .................. 220 Anodlzed Finish nol avallablc ........ 

BDS - Buucrfly Oarnpcr ........... ,. .......... 220 
RSO - Rildial Sh111tor Dampcr .....••......•..... 220 

-Avnilablc lar aU 5000 series borders nod S!ZCS. 
-Cannot bo usad with APD opUon. 
-IV lnduction Voncs oro fnclory mounlcd. 

3. Available Options 4. Construction Details 

F actory Mounled: • Avnllabln mr putterns: 
IV • IMuctlon Vanos S1. S2. S3. S4. R1S, Rll. R2S. R2L. 

R3S. RJL. R4 and se APO - Alr Paltcrn DcílC<:tors allows • For 5000-6 (05) modcls only: adjustmr.nt ímn, horlzontnl to vcrti<:nl nlr 21· x 21· ncck In 24' x 2•1' modulo is JHltlr.rn from 1110 íaco of 1110 diíf11scr availablo In S4 ptlltcrn only 
Note: 
IV (lnduct!on Vm1es) can 1101 l>ti uscd 

wllh APD (Alr Paltern Dnflcc1or) oplion 
1111<1 vico-vorsn 

§1

. DCD-29
For more product information visit us at www.metalaire.com 
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DCD Directional Ceiling Diffusers 

• Square/Rectangular Louver Face • Series 5500 • Aluminum

Product Details 

O Available in 1, 2-way opposite, 2-way comer, 
3, and 4-way directional air patterns 

O Cores are easy to remove with spring loaded 

latches - no tools required 

O 5500 series deflector blades include a horizontal 

lip, making this diffuser an excellent choice for 
high induction applications 

O The 5500 series is an excellent choice for 

VAV applications 

O The 5500 series is available with 

optional induction vanes 

Dimensions are in inches 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffusers 
Surface Mount 
Model 5500-1 

Ceiling Opening = Usted Size + 3 ¾ -

1 
Neck Size = Listed Size - i 

1

·�":"f'?@¿z >---� 
iI-t_t1!- _j 1 1 !-

_j16 4 2 
Overall Diffuser = Usted Size + 5 j 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffusers 
Drop Face Surface Mount 
Model 5500-4 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffusers 
T-bar Lay-in
Model 5500-6 

-- Overall Panel = T-Bar Module - ¾ -! 

Model 5500-2 S4 Shown 

Standard Finish: 01 White 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffusers 
V-Beveled Drop Surface Mounting
Model 5500-2

-- Overall Diffuser = Usted size + 5 i --

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffusers 
Drop Face T-bar Lay-in 
Model 5500-46 

Square/Rectangular Louver Face Cei ling Diffusers 
Concealed Spline 
Modcl 5500-7 

, Concealed T-Bar 
/ 

,.,-(2) Korfs 

_¡-

S/2007 

T-Bar Module= ./ 12 x 12, 24 x 24, 36 x24, 48x 24 and48 x48 

'- Loy-ln FIiier Panel 
1 1----- Overoll Panel= T-Bar Modula - fl> ------, 

1--------- T-Bar Module= 24 x 24 --------< 

For more product information visit us at www.metalaire.com 



5/2007 DCD Directional Ceiling Diffusers 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffusers 
Tegular T-bar 
Model 5500-8 

1--------- 22 ¡ x 22 ¡ Overall Faca . 
o------- Overall 0tffuser = T-Bar Module - a 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffusers 
Donn Fineline 
Model 5500-9 

Duct Opening = Usted Size 
- � (Maximum 15 x 15) \ 

, "�--,-----.L'-----L-.L.-L...____.:,�__::,,,_�l 
r----------- 23 i X 23 i---------=i _ _,¡ 

1--------- Overall Diffuser = 23 i x 23 ¾ ------

V1 

V1 

tE 
i:S 
Ol 
e 

'Qj 
u 

ro 
e 
o 
·,¡:¡ 

.é:: 
o 

Lay�n Filler Panel 

�

8 
1 

T-Bar Module = 24 x 24 
� 

----'-------� Air Patterns - (Square) Louver Face Ceiling Diffusers 

S1 - OneWay S2 • Two Way Oppos;te SC • livo Way Comer S3 - Three Way S4. FourWay 

◊[Illl]◊ 

o o o 

[Illl]◊ m◊ ◊[[rnj} 
o�}

o 

Air Patterns - (Rectangular) 

Short Louver Face Ceiling Diffusers 

Rl · OneWay R2S · 7wo Way Opposile R3S · Three Way 

(} 

-

◊ 

◊-◊ 
◊u◊ 

Options and Accessories 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffusers 
Option: D5 Opposed Blade Damper 

R4 - FourWay 

o 

��º 
o 

Option: APD Air Pattern Controller allows adjustment from horizontal to 
vertical from the face of the diffuser 

-�o,_, �MI-•••�•• o,=: 
- Avallable for all 5000 series borders end sizes, 
- Cannot be used wtth IV lnductlon Vanes op1Ion, 
- APDs are factory mounted. 

1. Avallable Finishes

Standard finish: 
01 Whitc 
Optlonal finish 
02 Aluminum paint 
03 Black 
24 Mili finlsh 
28 Custom color 

Note: 
Anodizcd Finish not avallable 

2. Avallable Accessorles

(Shipped Unattachcd) 
Squarc and Rectangular Nock: 
05 • Opposcd Bludc Dampcr. Stecl ....... ,221 
05A - Opposcd Bladc Oampcr • Atumlnum .. 221 
L9 • Equalizlng Grld .................... 221 
TR • Squarc to Round Transitlon .......... 220 
Round Neck: 
G3 • Equallzing Grld .................... 220 
BDS • Butterlly Dampcr ................. 220 
RSD • Radial Shutter Dampcr .....•....... 220 

Long Louver Face Ceiling Diffusers 

R1L · One Way R2L - Two Way R3 L • Three Way 

o o o 

� �
�o 

o /) 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffusers 
Option: IV lnduclion Vane (see page DCD-37 for performance) 

f ''- rv lnduciion Vano 
- -Avollabto lor nll 5500 sories bordcrs and sizos. 

-Cnnnol be usod with APD oplion 
-IV lndudion Vanos aro factory mountcd. 

3. Avallable Optlons

fnctory Mounted: 
IV . lnductlon Vanos 
APO . Alr Patll!rn Ooflcctors al/ows 
ndJUStmcnt from horizontnl tu vmtlcnl a1r 
pattcrn from thn raco or lhe ditfusur 

Note: 
IV (lnductlon Vuncs) c,111 not bo usod 
wlth APD (Alr Pnttcrn Ocflt,ctorl opUon 
nnd vlCO·Vl'?íSll 

4. Construction Oetalls 

• Avoilablc a,r potterns: 
S1, 52, 53, S4, R·ts, Rll, R2S, R2L, R3S, 
RJL, R4 ond se ffype) 

• For 5500-6 rnodols only: 
21· x 21· nock in 24' x 24· module is 
avoilablc In S4 panern onty 

§1

See Page DCD-36 for Performance Notes 
For more product information visil us al www.mctalaire.com DCD·3� 
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DCD - Directional Ceiling Diffusers 5/2007 

-. Square/Rectangular Louver Face • Series 5500S • Steel 

Product Details 
O Available in 1, 2-way opposite, 2-way corner, 

3, and 4-way directional air patterns 

o Cores are easy to remove with spring loaded 
latches - no tools required 

O 5500S series deflector blades include a horizontal 

lip, making this diffuser an excellent choice for 

high induction applications 

o The 5500S series is an excellent choice for
VAV applications

O · The 5500S is also available with 

optional induction vanes 

Dimensions are in inclles 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffusers 
Surface Mount - Steel 
Model 5500S-1 

n Ceiling Opening = Usted Size + 2 ¾ =h 
I Neck Size = Usted Size - i -¡ 

1-V 12,�� � 2 )_Jt i,,�= � 1 
16 4 2 

Face Size A = Usted Size + 5 f6 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffusers 
T-bar Lay-in - Steel
Model 5500S-6

¡- Neck Size = L;sted Size - 11; -¡ 
�2-----� 1 i � 

_/ _/ _/ _/ ./ 

1 _j �1¾ _j l-11; 

,_ ___ Face Size A= T-Bar Spacing - ¾ -- --, 
1---- T-Bar Module= 12 x 12 and 24 x 24 ----1 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffusers 
Donn Finelilne - Steel 
Model 5500S-9 17 Overail Diffuser: 23¾ x 23 ¾ 1 -1 Ducl Opening : Lisled Size - � 

1
_ 

1 (Maximum 15 x 15) 

1 ,---t--r¡

l,_r� ¿S&t)(RQ� 1 f 

1
1 

¼S;. """""'" 7--------23 i
X 

23j------ --l 

Model 5500S-6 S4 Shown 

Standard Finish: 01 White 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffusers 
V-Beveled Drop Surface Mounting - Steel
Model 5500S-2

,
- Ceilling Opening = Usted Size +1 

� �¡ Neck Size = Usted Size - fs 7 
1 2 l�s,,. ·Gcl:0· -� 

L,j-"-L..L Z/ �s� 1
1 ¡ J � Face Size A= Listed Size + 5 

Square/Rectangular Louver Face Cei ling Diffusers 
Tegular T-bar - Steel 
Model 5500S-8 

Lay-In Fiiier Panel 
1-------- 22 ¡ x 22 � Overail Face ----1 

1------ Overali Diffuser: T-Bar Spaclng -¾-----1 
1-------T-Bar Module: 24 x 24 -------, 

For more product information visit us at www.metalaire.com 
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S1 - OneWay 

[Ilffi]◊ 

R1 - One Way 

DCD Directional Ceiling Diffusers 

Air Patterns - (Square) Louver Face Ceiling Diffusers 

S2 - Two Way Opposile SC - 7lvo Way Comer S3 - Three Way S4 - FourWay 

o[Ilffi]o 
o o o 

m◊ ◊oo�- º�º 

Air Patterns - (Rectangular) 

Short Louver Face Ceiling Oiffusers Long Louver Face Ceiling Diffusers 

R2S - 1lvo Way Oppos�e R3S - Three Way R4 - FourWay Rll - One Way R2L - Two Way R3L - Three Way 

o o o o 

o 
O)e 
·¡¡;u 
<ll e o ·_¡:¡ 

o 

-

◊ O-◊ ◊[fflo º�º � � �� 
o o o --------� 

Options and Accessories 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffusers 
Option: D5 Opposed Blade Damper 

Option: APD Air Pattern Controller allows adjustment from horizontal to 
vertical from the face of the diffuser 

. Á722FRs� 
Optional APD Adjustable Pattern Deffector van: j'" 

- Avallable for a/1 5000 series borders and slzes, 
- Cannot be used with IV lnduction Vanes optlon, 
- APDs are factory mounled. 

1. Available Finishes 2. Available Accessories 

Standard Finish: (Sh,ppecl Unanachcd) 
01 White Squarc and Rectangular Neck: 
Optional Finish 05 . Opposcd 8/adc Damper • Steel . ....... 221 
02 Aluminum OSA - Opposcd Bladc Damper • Alumlnum .. 221 03 Blaci< 
28 Custom Color L9 - Equallzing Gnd .................... 221 

TR - Squam to Round Transllion .......... 220 
Round Neck: 
G3 - Equali21ng Gnd ............•....... 220 
BDS • Buttcrfly Damper ................. 220 
RSD . Radial Shuucr Damper ............. 220 

See Page DCD-52 for Perfonnance Notes 

Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffusers 
Option: IV lnduction Vane (see page DCD-37 for perfonnance) 

Ovoral\ Diffuscr 
7 Neck. S.ro = L1stcd Si.zc. d ¡-

�---,e----

1mens10n om bottom 
._,¿__,!:__;c,

'-c-""

"-�· <===========l�ilinglinc 

IV lnduchon Vano i 
-Avnilablc lor oll 5500S icrios bordcrs and si.res. 
-Connot bo uscd w1th APD opLion. 
-IV lnduction Vanos nre facto,y mountcd. 

3. Available Options 4. Construction Details 

FacIory Moumcd: • Avat1ablc air patterns: 

IV - lnduct,on Vanc,s S1, S2, S3, S4, R1S, Rll. R2S. R2L. RJS, 
APD . A,r Pattcrn DcOector.; allows RJL, R4 and SC 
adjustmr.nt from honzontal to vertical a1r • For 5500S-6 models only: 
pattern from the faa, o/ thc d1ffuser 21x21 neci< ,n 24x24 module is •va1/able in 

S4 pallcrn only 
Note· 
IV (lnduction Vanes) can nol be uscd 
w,th APD (Air Panern De/lector) option 
and vice-versa 

@I 

For more product information visit us at www.metalaire.com DCD-33
META(j'AIRE. 



DCD - Directional Ceiling Diffusers S/�007 

1 

Series 5500/5500S - Performance 

Models 5500 (frame styles: -1, -2, -4, -46, -6, -7, -8, -9) 
Models 5500S (frame styles: -1, -2, -4, -46, -6, -7, -8, -9) 
(S1) 1-Way Square Air Pattern 

NECK VELOCITY 

NECK SIZE 200 300 400 500 600 700 

Ak Ps 
.018 .040 .071 .111 .160 .218 

Pt 
.020 .046 .081 .127 .182 .248 

6x6 
TOTALCFM 50 75 100 125 150 175 

THROW 5-9 8-15 13-20 18-26 22-31 26-37 
Ak=.087 

NC 23 28 

9x9 
TOTALCFM 113 169 225 281 338 394 

THROW 8-16 12-21 17-27 22-32 27-38 31-44 
Ak=.197 

NC . 24 29 34 

-, 12 X 12 
TOTAL CFM 200 300 400 500 600 700 

THROW 11-22 16-27 21-33 26-38 31-44 35-50 
Ak = .350 

NC 22 27 32 37 

tJ 15 X 15 
TOTALCFM 313 469 625 781 938 1094 

THROW 12-24 17-30 23-35 28-41 33-47 37-52 
Ak=.546 

NC 24 29 34 39 

18x18 
TOTAL CFM 450 675 900 1125 1350 1575 

THROW 14-26 22-32 33-45 36-48 38-52 40-56 
Ak= .787 

NC 20 25 30 35 40 

21x21 
TOTALCFM 613 919 1225 1531 1837 2144 

THROW 16-28 26-34 33-43 37-51 40-55 42-58 
Ak= 1.071 

NC 21 26 31 36 41 

24x 24 
TOTALCFM 800 1200 1600 2000 2400 2800 

THROW 19-29 28-36 39-45 40-53 41-59 44-61 
Ak = 1.399 

NC 22 27 32 37 42 

2Tx 27 
TOTALCFM 1013 1519 2025 2531 3037 3544 

THROW 21-31 30-39 35-49 41-55 43-60 46-64 
Ak= 1.770 

NC 23 28 33 38 43 

Models 5500 (-1, -2, -4, -46, -6, -7, -8, -9) 
Models 5500S (-1, -2, -4, -46, -6, -7, -8, -9) 
(SC) 2-Way Aqjacent or or (S2) Opposite Pattem 

NECK VELOCITY 

NECKSIZE 200 300 400 500 600 TOO 

Ak Ps 
.018 .040 .071 .111 .160 .218 

Pt 
.020 .046 .081 .127 .182 .248 

TOTALCFM 50 75 100 125 150 175 

6x6 CFMISIDE 25 38 50 63 75 88 
Ak= .087 THROW 3-6 7-12 11-17 16-23 20-28 24-34 

NC 23 28 

TOTALCFM 113 169 225 281 338 394 

9x9 CFM!SIDE 56 84 113 141 169 197 

Ak = .197 THROW 5-10 9-15 13-21 18-27 23-32 27-38 

NC 24 29 34 

TOTAL CFM 200 300 400 500 600 700 
12 X 12 CF/IJSIDE 100 150 200 250 300 350 

Ak= .350 THROW 7-14 12-20 16-26 21-31 26-37 30-42 

NC 22 27 32 37 

TOTALCFM 313 469 625 781 938 1094 

15x15 CFMJSIDE 156 234 313 391 469 547 

Ak=.546 THROW 10-19 14-25 19-30 25-36 30-41 33-47 

NC 2.4 29 34 39 

TOTALCFM 450 675 900 1125 1350 1575 

18 X 18 CFMISIDE 225 338 450 563 675 788 

Ak = .787 THROW 12-23 16-28 22-34 27-39 32-45 36-51 

NC 20 25 30 35 40 

TOTAL CFM 613 919 1225 1531 1837 2144 

21x21 CFMISIDE 306 459 613 766 919 1072 

Ak= 1.071 THROW 12-24 17-30 23-35 28-41 33-47 37-52 

NC 21 26 31 36 41 

TOTALCFM 800 1200 1600 2000 2400 2800 
24 X 24 CFMISIDE 400 600 800 1000 1200 1400 

Ak = 1.399 THROW 12-22 16-28 21-34 27-39 32-45 36-50 

NC 22 27 32 37 42 

TOTALCFM 1013 1519 2025 2531 3037 3544 

27x 27 CFMISIDE 506 759 1013 1266 1519 1772 

Ak= 1.770 THROW 8-15 12-21 17-27 22-32 27-38 31-43 

NC 23 28 33 38 43 

See Page DCD-36 for Performance Notes 

�0-34 
, �!!AIRE 
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5/2007 DCD Directional Ceiling Diffusers 

Series 5500/5500S - Performance 

Models 5500 (-1, -2, -4. -46, -6, -7, -8, -9) 

Models 5500S (-1, -2, -4, -46, -6, -7, -8, -9) 

(S3) 3 Way Square Pattern 

NECK VELOC/TY 

NECKSIZE Ps 
200 300 400 500 

Ak pt .013 .030 .053 .083 
Side .016 .036 .063 .099 

Desígnatíon A B A B A B A B 

TOTALCFM 50 75 100 125 
6x6 CFMISIDE 19 13 28 19 38 25 47 31 

Ak=.100 THROW 3-5 2-4 6-11 6-10 10-16 10-16 15-22 15-21 

NC o o o o 

TOTALCFM 113 169 225 281 

9x9 CFWSIDE 42 28 63 42 84 56 105 70 

Ak=.225 THROW 4-8 3-6 8-14 7-12 12-19 11-18 17-25 16-23 

NC o o o 24 

TOTAL CFM 200 300 400 500 

12 X 12 CFAIISIDE 75 50 113 75 150 100 188 125 

Ak= .400 THROW 6-12 5-9 10-17 8-15 15-23 13-20 20-29 18-26 

NC o o 22 27 

TOTALCFM 313 469 625 781 

15 X 15 CFWSIDE 75 50 176 117 234 156 293 195 

Ak=.625 THROW 6-12 5-9 12-22 10-18 17-27 15-23 23-33 20-29 

NC o o 24 29 

TOTAL CFM 450 675 900 1125 
1Bx18 CFM/SIDE 169 113 253 169 338 225 422 281 

Ak=.900 THROW 10-20 8-16 15-25 12-21 20-31 17-27 25-37 22-32 

NC o 20 25 30 

TOTALCFM 613 919 1225 1531 

21 X 21 CFWSIDE 230 153 345 230 459 306 574 383 

Ak= 1.225 THROW 12-23 10-19 16-28 14-24 22-34 19-30 27-40 24-36 

NC o 21 26 31 

TOTAL CFM 600 1200 1600 2000 

24x 24 CFWSIDE 300 200 450 300 600 400 750 500 

Ak= 1.6V0 THROW 12-24 11-22 17-30 16-27 23-35 21-33 28-41 26-38 

NC o 22 27 32 

TOTALCFM 1013 1519 2025 2531 
27 X 27' CFWSIDE 380 253 570 380 759 506 949 633 

Ak= 2.025 THROW 12-23 12-24 17-29 17-19 22-34 22-35 27-40 28-40 

NC o 23 28 33 

See Page DCD-36 for Performance Notes 

600 700 

.120 .163 
.142 .194 

A B A B 

150 175 
56 38 66 44 

20-28 19-27 24--33 23-32 

23 28 

338 394 
127 84 148 98 

22-31 21-29 26-36 24-34 

29 34 

600 700 
225 150 263 175 

24-34 22-31 28-40 26-37 
32 37 

938 1094 
352 234 410 273 

27-38 25-35 31-44 29-40 

34 39 

1350 1575 

506 338 591 394 

30-42 27-38 34-48 31-44 

35 40 

1837 2144 

689 459 804 536 

32-45 29-41 36-51 33-47 

36 41 

2400 2800 

900 600 1050 700 

33-47 31-44 37-52 35-50 

37 42 

3037 3544 

1139 759 1329 886 

32-46 33-46 36-51 37-52 

38 43 

For more product information visit us al www.mctalaire.com 

Air Patterns 
(Square) Louver Face Ceiling Diffusers 

S1 - One Way S2 - Twa Way Oppasíte 

illII]]o ◊illII]]o 

SC • Twa Way Comer S3 - Three Way 

o 

�o 
◊[crm� 

(/) ... 
Q) 
(/) 
:::J 

tt= 
o 
Ole
"aiu 
m e o·..:o

o 

DC0-35 
METALI'AIRE. 



i 

11 

,.. 

1-

,, 

,, 
2 
.

ií 
m 
' 

¡¡ 
o 
o 

� 

' 
ií 

i--

� 
�-
1--

o 
o 
o 

DCD - Directional Ceiling Diffusers

Series 5500/5500S - Performance 

Models 5500 (-1, -2, -4, -46, -6, -7, -8, -9 frame styles) 
Models 5500S (-1, -2, -4, -46, -6, -7, -8, -9 frame styles) 
(S4) 4-Way Square Pattern 

NECK VELOC/TY 

NECl<SIZE 200 300 400 500 600 
Ak 

Ps .013 .030 .053 .083 .120 
Pt .016 .036 .063 .099 .142 

TOTALCFM 50 75 100 125 150 
6x6 CFM/SIDE 13 19 25 31 38 

Ak=.100 THROW 2-4 6-10 10-16 15-21 19-27 
NC 23 

TOTALCFM 113 169 225 281 338 
9x9 CFM!SIDE 28 42 56 70 84 

Ak= .225 THROW 3� 7-12 11-18 16-23 21-29 
NC 24 29 

TOTALCFM 200 300 400 500 600 
12 X 12 CFM!SIDE 50 75 100 125 150 

Ak = .400 THROW 5-9 8-15 13-20 18-26 22.J1 
NC 22 27 32 

TOTALCFM 313 469 625 781 938 
15x 15 CFM/SIDE 78 117 156 195 234 

Ak=.625 THROW 6-12 10-18 15-23 20-29 25-35 
NC 24 29 34 

TOTALCFM 450 675 900 1225 1350 
18x18 CFMISIDE 113 169 225 306 338 

Ak= .900 THROW 8-16 12-21 17-27 22-32 27-38 
NC 20 25 30 35 

TOTALCFM 613 919 1225 1531 1837 
21 X 21 CFM/SIDE 153 230 306 383 459 

Ak= 1.225 THROW 10-19 14-24 19-30 24-36 29-41 
NC 21 26 31 36 

TOTALCFM 800 1200 1600 2000 2400 
24x24 CFMISIDE 200 300 400 500 600 

Ak= 1.600 THROW 11-22 16-27 21-33 26-38 31-44 
NC 22 27 32 37 

TOTALCFM 1013 1519 2025 2531 3037 
27 X 27' CFMISIDE 253 380 506 633 759 

Ak= 2.025 THROW 12-24 17-29 22-35 28-40 33-46 
NC 23 28 33 38 

TOTALCFM 1513 2269 3025 3781 4537 
33 X 33' CFMISIDE 378 567 756 945 1134 

Ak= 3.025 THROW 12-23 17-29 22-34 27-40 33-46 
NC 24 29 34 39 

Senes 5500/5500S Performance Notes.-

Ali data are tcsted in accordance with ANSI/ASHRAE 70-1991 

Definition of Units: 
CFM Cubic feet per minute (air) 
fpm Velocity of air stream in feet per minute 

Pv Velocity pressure (inches of water column) 
Pt Total pressure (inches of water column) 
Ps Static pressure = Pt - Pv (inches of water column) 

Air Pattern 

700 

.163 
S4 - FourWay 

.194 <> 

O�◊ 
175 
44 

23-32 
28 

394 
98 

24-34 
34 

700 
175 

26-37 
37 

1094 
273 

29-40 
39 

1575 
394 

31-44 
40 

2144 

536 
33-47 

41 

2800 

700 
35-50 

42 

3544 
886 

37-52 
43 

5294 

1323 
36-51 

44 

Throw Cataloged lhrow is horizontal distances in feel lo the terminal velocities of 150 - 50 fpm with ambienl supply air temperature. 
NC Noise criterion, sound pressure level. NC ratings are based on sound power level (Lw) RE: 10E-12 watts minus a 10 dB room 

attenuation in ali octave bands 
Ak Area Factor 

�O-as For more product informalion visit LIS at www.mctalaire.com 
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GAR - Grilles and Registers 512□□7 ----------�------

.., Return and Exhaust Grilles• Series RH • Aluminum 

Product Details 

o The RH series of return grilles combine the

advantages of corrosion resistant construction

and durability with attractive design, solid

performance, and competitive pricing

o This economical series of rollformed aluminum

return grilles and registers are available in a

number of borders to integrate into a wide range

of ceiling systems

o The RH is an excellent choice for exhaust and

return applications

O . See page GAR-63 for performance 

Sideview, dimensions are in inches 

Return and Exhaust Grille - Surface Mounl 
Mode l RH-1 

isled Size -¾ --E 
Usted Si2e 

,. . �-- -

Model RH-1 Shown 

Standard Finish: 01 Whilc 

Relurn and Exhaust Grille - T-bar Lay-in
Model RH-6 

É ListedSize ª 
Usted Size - ¾ ---\ Horizontal 

� \,_ \,_ \,_ \_ \,_ \ \ \,_ \ \_ '. '-'-,vLe
flection Vanas 

1 -11 ¾1- -1 ¡_ 666 
1- Overall Grille=T-Bar Module -¾ --

Modules 12 x 12 thru 48 x48 

T-bar Module 12 x ,.2 24 x 12 24 x 24 48 X 24 36 x 36 48 x 48 

Nominal Neck Size 10 x 10 22 x 10 22 x 22 46 X 22 34 X 34 46 x 46 

i-Re_tu_ r_n _a-nd-Ex_h _a-us_t _G- ri _ll _e _- -C-on_ c_e -al
- e d-S -

pl
-
in- e---------+-R- e- lu_ r _n _a-nd-Ex _h _a -us _t _G-ri-lle

-- li
_
e

_g _u -
la-r T- --ba_ r 

_________ _

Mode l RH-7 Mode l RH-8 

f------ T-Bar Module= 24 x 24 ------1 

Concealed T-Bar 
Usted Size- l 

(18 x 16 or Smaller) 

Lay-In Filler Panel 

>----- Overall Panel::: T-Bar Module• ri -----< 

Return and Exhaust Grill e - Donn Fineline
Mode l RH-9 

1/4 Tum Latch 
Locks On 
Concealed T-Bar 

1

- Duct Size = Listad Slza _

1 
(Maximum 20 x 20) 

--'-, :l -� H-1----=J
"'-----'\. \:'--'-\:-'--'\. \:_\:_\. \:_\:_\. \.__.,L�· ---'I� 

8 1----- Reglater Faco = 23 j ___ _, 

0uct Slzo = 

Horizontal 

-¡ Usted Sizo -1 (Maximum 20 x 20) ¡-

--'--, ¾ -j_J--J\.\, \. \. \. \. \. \. \. \. \.( Donoc
¡ 

Vanes 

�Tl------ T-BarModule = 24 x 24 _-___ -¡ 

Re lurn and Exhaust Grl l lc - Surface Mounl 
Hinge d  Face 
Modcl RH-H-1 

Llslod Slze + 2 

Speclfled Oucl Slze= _ 
Ustod Slzo 

5 

�lslodSlro•l ¡ _l lj� 

��-"-' .. ·'S.:'' ·-r
-1 1-- , j �-:::;x_ .......... 

<5:::,C.,, · \\- ."-----Doflectlon Vanes 
,,.�, _,A ( Horlronlnl) 

'{;;,(:;,-' .660 _,,-

------------------------�- -· ---·-
·¡�R-172 
'�'1'4l1AIRE, 

For more producl informalion visit us al www.metalaire.com 



::::5/2º=º7 ===========-G __ ·_A_R_G_ri_l l_es and Reg isters
• Return Grilles • Series RHE • Extruded Aluminum

Product Details 

O The series RHE is our premier extruded 

aluminum product, offering superior construction 

and high performance. This unit is built far 

durability 

o The series RHE is available with an optional hinge

to allow access behind the grille face

O Series RHE is an excellent choice far projects 

requiring exhaust or return applications 

O See page GAR-63 far performance 

Sideview, dimensions are in inches 

Return Grille - Surface Mount 
Model RHE-1 

Speclfied Duct Slze= 

Usted Slze 

-- Usted Slze -¾ --
Deflection Vanes 

(Horizontal) 

Model RHE-1 Shown 

Standard Finish: 01 Whitc 

Return Grille - Surface Mount - Hinged Face 
Model RHE-H-1 

Usted Size + 2 
Speclfied Ouct Size = 

Usted Slze 
1-- Usted Size • ¾ --j 

DeflecUon Vanes 
(Horizontal) 

__________ ,___ _________ fp-9 
Notes for Models RH (-1, -6, -7, -8, -9). RH-H-1 

1. Available Finishes

Standard Finish: 
01 Whito 
Optional Flmsh 
02 Aluminum palm 
03 Black 
24 Mili finish 
28 Custom color 

Notes for Models RHE-1, RHE-H-1 

1. Available Finishes 

Standard Finish: 
01 White 
Optional Finish 
02 Aluminum paint 
03 Black 
04 Clear Anodized 
24 Mili finish 
28 Custom color 

2. Available Accessories

08D • Stool · Opposed Blade Damper .....•...... 221 
OBDA · Aluminum - Opposcd Blade Dampcr ... 221 
L9 - Equalízing Grid ......................................... 221 
PF • Plastcr frame . .......................................... 222 

2. Available Accessorles

08D • Stool · Opposed Blado Dampcr . ........... 221 
OBDA. Alurninum - Opposod Blado Dampcr ... 221 
L9 • Equallzing Grld ..... ··························· . ..... 221 
PF • Plastor Framo ........................................... 222 

3. Avallable Options

Reverse Sizcs (blados parallol to shoít sido) 
Hingod Corc 
lnsoct Screen 

3. Available Oplions 

Reverso Sizos (blados parallol to shon sido) 
Hingod Coro 
lnscct Semen 

For more product information visit us at www.metalairc.com 

4. Construction Details

4. 

• Oddlfractional sizcs are nvailablc 
• Oversízed unrts madc in multiplc sections, 

each wrrh ful! flangos. Mulhon strips 
providod far Jolning units in fiold 

Construction Details 

• AII sizcs havc cxtruded aluminum trames 
and blades 

• Odd/fractional s,zas aro availablc 

• Ovcrsized unlts mndc ln multiple sections, 
each w,th full flangt,s. Mulllon strips 
providcd for joimng units in thc r,old 

GAR-�73 
METAL"AIRE. 



GAR Grilles and Reg isters 5/2007 

• Return Grilles • Series SRH • Steel

Product Details 

O The series SRH is designed for applications 

requiring steel construction 

o This economical series of return grilles and

registers is available a number of borders to

integrate into a wide range of ceiling system

o Series SRH is an excellent choice for exhaust and

return applications

Sideview, dimensions are in inches 

Return Grille - Surface Mount
Model SRH-1 

Horizontal 

Defle::tion Vanes 

_J__ 
_§_j
32 

Return Grille - Surface Mount - Hinged Face
� Model SRH-H-1 

1---- Lisled Size + 2 

1. Available Finlshes 

Slllndard Flnish: 
01 Whitn 
Optional Finish 
02 Aluminum paint 
03 Black 
28 Custom color 

Specified Ducl Size = Lisiad Size 
j--- Usted Size - ¾ --j 

2. Avallable Accessorles 

OBD • Stcel. Opposcd Blnde Dompcr ....... 221 
OBDA • Alumlnum . Opposcd Bladc Dampc, .221 

L9 • Equahzing Grid .................... 221 
PF • Plastcr Framc ...............•..... 222 

Performance Notes for Series RH. SRH & RHE 
AII data are tested in accordance with ANSI/ASHRAE 70-1991
Definition of Units: 

CFM Cubic feet per minute (air)
Nk Vel Neck Vclocity of air strcam in fcet per minute

Ps Negative Static pressurc (inchcs of water column)

§ =@=:@§F 2d
F= • • ' t 

�:.::: :: :::::::, 
p=-=:- -- : =-=1 

Model SRH-1 Shown 

Standard Finish: 01 White

Return Grille - T-bar Lay-in
Model SRH-6 

1 1 _41 l-- Ducl Size = Lisiad Size -j
5 L I Maximum 20 x 20 

1
--- Overall Panel Size = 23 � x 23 � 

,-. ---- T-Bar Module= 24 x 24 ___ _, 

3. Available Options 

Reverse Sizcs (blodes pnrallcl to short sido) 
Hingr.d Coro 
lnsect Scrcr.n 

4. Construction Details 

• Framc and blndcs ore stccl 
• Dddlfractional sizr.s are ava,lable 
• OvcrsizOO unlts madc in multiplc scctions, 

cach with full flangcs. Mulhon strips 
providcd for jo,ning units in the field 

NC Noisc criterion, sound pressurc level. NC ratings are based on sound
powcr level (Lw) RE: 10E-12 watts minus a 10 dB room attcnuation in ali octave bands

Ak Are a F actors 

lR-174 
'AL,AIRE. 

For more producl information visit us al www.mctalaire.com



512□07 GAR - Grilles and Registers 

Series RH, SRH & RHE - Performance 

Models RH (-1, -6, -7, -8, -9), RH-H-1, RHE-1, RHE-H-1, SRH (-1, -6), SRH-H-1 

NECK SIZE 

10" X 6" 12" X 6" 10" X 8" 12" X 8" 18" X 6" 12" X 12" 16" X 12" 18" X 12" 20" X 12" 

CFM Ak .40 .47 .53 .63 .71 .95 1.27 1.42 1.58 

100 
NkVel 240 200 

Ps .007 .005 

150 
NkVel 360 300 270 225 200 

Ps .016 .011 .009 .006 .005 

200 
NkVel 480 400 360 300 267 200 

Ps .029 .020 .016 .011 .009 .005 

250 
NkVel 600 500 450 375 333 250 

Ps .046 .032 .026 .018 .014 .008 

300 
NkVel 720 600 540 450 400 300 225 200 

Ps .066 .046 .037 .026 .020 .011 .006 .005 

350 
NkVel 840 700 630 525 467 350 263 233 210 

Ps .089 .062 .050 .035 .028 .016 .009 .007 .006 

400 
NkVel 800 720 600 533 400 300 267 240 

Ps .081 .066 .046 .036 .020 .011 .009 .007 

450 
NkVel 900 810 675 600 450 338 300 270 

Ps .103 .083 .058 .046 .026 .014 .011 .009 

500 
NkVel 750 667 500 375 333 300 

Ps .071 .056 .032 .018 .014 .011 

550 
NkVel 825 733 550 413 367 330 

Ps .086 .068 .038 .022 .017 .014 

600 
NkVel 900 800 600 450 400 360 

Ps .103 .081 .046 .026 .020 .016 

650 
NkVel 867 650 488 433 390 

Ps .095 ,054 .030 .024 .019 

700 
NkVel 700 525 467 420 

Ps .062 .035 .028 .022 

750 
NkVel 750 563 500 450 

Ps .071 .040 .032 .026 

NC 40 35 30 

NECK SIZE 

Ak 
22" X 22" 30" X 18" 24" X 24" 36" X 18" 30" X 24" 36" X 24" 30" X 30" 36" X 30" 48" X 24" 

CFM 3.19 3.56 3.80 4.27 4.75 5.70 5.94 7.12 7.60 

700 
NkVel 208 

Ps .005 

800 
NkVel 238 213 

Ps .007 .006 .005 

1000 
NkVel 298 267 250 222 200 

Ps .011 .009 .008 .006 .005 

1200 
NkVel 357 320 300 267 240 200 

Ps .016 .013 .011 .009 .007 .005 

1400 
NkVel 417 373 350 311 280 233 224 

Ps .022 .017 .015 .012 .010 .007 .006 

1600 
NkVel 476 427 400 356 320 267 256 213 200 

Ps .028 .023 .020 .016 .013 .009 .008 .006 .005 

Nk Vel 595 533 500 444 400 333 320 267 250 
2000 

Ps .044 .036 .031 .025 .020 .014 .013 .009 .008 

NkVel 744 667 625 556 500 417 400 333 313 
2500 Ps .069 .056 .049 .039 .031 .022 .020 ,014 .012 

NkVel 893 800 750 667 600 500 480 400 375 
3000 

Ps .100 .080 .070 .056 .045 .031 .029 .020 .018 

NkVel 875 778 700 583 560 467 438 
3500 

Ps .096 .076 .061 .043 .039 .027 .024 

NkVel 889 800 667 640 533 500 
4000 Ps ,099 .080 .056 .051 .036 .031 

NkVel 900 750 720 600 563 
4500 

Ps .101 .070 .065 ,045 .040 

NkVel 833 800 667 625 
5000 

Ps .087 .080 .056 .049 

NkVel 800 750 
6000 

Ps .080 .070 

NC 40 35 

For performance notes, see page GAR-174 

24" X 12" 

1.90 

200 
.005 

225 
.006 

250 
.008 

275 
.010 

300 

.011 

325 

.013 

350 

.016 

375 

.018 

42" X 30" 

8.31 

229 

.007 

286 
.010 

343 
,015 

400 

.020 

457 
.026 

514 
.033 

571 
.041 

686 
.059 

18" X 18" 

2.14 

200 
.005 

222 

.006 

244 
.008 

267 

.009 

289 
,011 

311 

.012 

333 

.014 

42" X 36" 

9.67 

238 
.007 

286 
.010 

333 
.014 

381 
.018 

429 
.023 

476 
.028 

571 

.041 

For more producl information visil us al www.mctalaire.com 

20" X 18" 20" X 20" 

2.37 2.63 

200 

.005 

220 
.006 

240 216 

.007 .006 

260 234 

.009 .007 

280 252 

.010 .008 

300 270 

.011 .009 

25 

48" X 36" 48" X 42" 

11.40 13.30 

208 
.005 

250 214 

.008 .006 

292 250 

.011 .008 

333 286 

.014 .010 

375 321 

.018 .013 

417 357 

.022 .016 

500 429 

.031 .023 

30 

24" X 18" 

2.85 

200 

.005 

217 

.006 

233 

.007 

250 
.008 

48" X 48" 

15.20 

219 
.006 

250 
.008 

281 
.010 

313 
.012 

375 

.018 

25 
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Anexo 5: Catálogo de filtros de aire 
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FILTROS DE AIRE 
Soler & Palau 

FMA FILTRO LAVABLE PERMANENTE DE ALUMINIO 
Prefiltro con marco de aluminio y capas de aluminio plisado. 
Velocidad máx. de operación 625 ft/min. (3.18m/s). 
En 1 o 2 " de espesor. 

FCA FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO (DEODORIZANTE) 
Filtro de carbón activado para el control de olores, integra un prefiltro 
con fibras de poliester y una esponja de poliuretano para la fijación del 
carbón activado. 
Velocidad máxima de operación 500 ft/min. (2.55 m/s). 

FILTROS DE PANEL PLISADO 

FPP FILTRO DE PANEL 
PLISADO 

Características de 
Filtración: MERV 6. 

Eficiencia de filtración: 
25 30 % (ASHRAE 
Standard 52.2). 

Características Técnicas: 

- Media DuraFlex TM autosoportable e
indeformable, brindándole características de fácil
manejo, con alta eficiencia en filtración.
- No absorbe humedad.
-100% incinerable.
- Libre de corrosión debido a que no contiene en su
estructura piezas metálicas.
- Resistente a medianas temperaturas (77 ºC).
- Velocidad máxima de operación (2"): 625 ft
/min ( 3.18 m / seg.)

FPE FILTRO DE PANEL 
PLISADO (MERV(8) 

- Con antimicrobial.
- Características de
Filtración: MERV 8
- Eficiencia de filtración:
70 % (ASHRAStandard
52.2)
- Eficiencia inicial en
partículas 3.0 10.0
micras.



OTRAS OPCIONES EN FILTRACIÓN NO ESTÁNDAR S&P* 

AMERGLASS 5700 

Filtro desechable de fibra de vidrio con marco de cartón. 
Arrestancia promedio de 80.85%. 
Disponible en espesores de 1" y 2". 
Recomendado como prefiltro en sistemas de manejo de aire. 
Aplicaciones industriales y comerciales. 

PERFECT PLEAT PF 

Filtro tipo plisado de media sintética Duraflex con marco de cartón 
Eficiencia de 30% en marcha de polvo ASHRAE 
Disponible en espesor de 1" 

Soler & Palau 

... 
IIIIIGMHI 1111 

Recomendado para aplicaciones de tipo comercial ligero, en sistemas de bajo 
volumen de aire, resistente al maltrato y humedad. 

PERFECTPLEAT 

Filtro tipo plisado de media sintética Duraflex, con marco de cartón. 
Eficiencias de 30% y 65% en marcha de polvo ASHRAE. 
Disponible en espesores de 1" y 2". 
Recomendado como filtro para aplicaciones comerciales o como prefiltro 
en sistemas de alta eficiencia. 
Resistente al maltrato y humedad. 

VARICEL 11 

Filtro de tipo cartucho para uso comercial, tipo miniplisado con marco 
de cartón y opción de metal con cabezal de montaje. 
Eficiencias de 65%, 85% y 95% en mancha de polvo ASHRAE. 
Disponible en espesor de 4". 
Recomendado como filtro de alta eficiencia para unidades manejadoras 
de aire y sistema de volumen variable. 

DRIPAK 

Filtro de bolsa disponible en fibra de vidrio o fibra sintética. 
eficiencias de 40-45%, 50-55%, 60-65%, 80-85% y 90-95% en 
mancha de polvo ASHRAE. 
Disponible en largos de 12" a 36". 
Recomendado como filtro final en sistemas comerciales e industriales 
con baja caída de presión inicial y gran capacidad de retención de polvo. 

VARICEL 1 

Filtro de tipo cartucho para uso rudo industrial, tipo plisado 
con marco de metal y opción de cabezal de montaje. 
Eficiencias de 65%, 85% y 95% en mancha de polvo ASHRAE. 
Disponible en espesores de 6" y 12". 
Recomendado como filtro de alta eficiencia para condiciones de alta 
humedad y temperatura. 

•Para Información y cotización de estos productos comunicarse al departamento Comercial S&P. 



FUNDAMENTOS Y GENERALIDADES DE LA FILTRACIÓN 

Un filtro es un dispositivo que utilizamos para remover los componentes no deseados del aire, sean 

sólidos o gases. 

Es importante considerar que el filtro es un obstáculo al paso del aire, es decir genera una caída de 

presión. Dicha caída de presión (inicial y final) deberá ser considerada dentro del sistema a calcular, para evitar 
desviaciones en los cálculos. 

Valores ds diferencial de presión según tipo de filtro 

Tipo de filtro Eficiencia 
Resistencia Inicial Resistencia Final 

mm e.a. lnchesw.g. mm e.a lnches w.g. 

Metálico 1" < 10% 2.54 0.10" 12 .7 0.50" 

Metálico 2" < 10 % 5.08 0.20" 25.4 1" 

Panel -plano 2" 20% 6.35 0.25" 25.4 1 " 

Plisado 25 - 30 % 7 .62 0.3 25.4 1 " 

Cartucho 4" 90 - 95% 17.78 0.7 38.1 1.5" 

Bolsa 21" 90 - 95% 18.80 0.74 25 .4 1 " 

Terminología importante en Filtración Mecánica 

-Arrestancia: Capacidad de un filtro para retener partículas de 5 micras y mayores, se expresa en porcentaje.

-Eficiencia: Capacidad que tiene un filtro para retener partículas de 1 micra y mayores, se expresa en porcentaje.

-Eficiencia OOP: Capacidad para retener partículas de 0.3 micras y mayores, se expresa en porcentaje.

·MERV: Valor Reportado de Eficiencia Mínima

Esta prueba se basa en el estándar 52.2 de ASHRAE y evalúa la capacidad de un filtro para retener 
partículas en 3 rangos de tamaño: 0.3 1.0, 1.0 3.0 y 3.0 1 O.O micras. 

Se expresa como un número entero, entre más grande sea el número mayor es la eficiencia del filtro. 

1 Equivalencias entre valores de estándares ASHRAE 

MERV Oust Efficiency STO. 
Arrestancia 

Promedio 
STO. 52.2 52.1 % 

1 - 4 < 20 

5 - 8 < 20 - 35 

9 - 12 40 - 75 

13 - 16 80 - 95 + 

STO: 52.1 % 

60 - 80 

80 - 95 

> 95 - 98

> 98- 99

SOLER & PALAU se reserva el 
derecho de modificación sin previo aviso 

Rango de tamaño 

de partículas 

micras 

> 10.0

3.0 - 10.0 

1.0 - 3.0 

0.3 - 1.0 

SOLER & PALAU 
Tel. (222) 2 233 900, 2 "233 911 

www.soler-palau.com.mx 
comercial@soler-palau.com.mx 



Anexo 6: Peñormance del Chiller 



IN: 

Johnson � 
Controls 

Unit Tag 

UNIT1 

Qty Model No 

YLAA0156HE40XCBSXTX 

Design Conditions Datasheet 

Cooling 
Capacity (TR) 

150.6 

Nominal 
Voltage 
380-3-60

Refrigerant 
Type 
R410A 

LAA0156HE 40XCBSXTXH XXBLXCXX45 SXXXXXHXXX YAXXPXXXXX XXXlXXEXXX 

.... 5 ... 10 .... 5 ... 20 .... 5 ... 30 .... 5 ... 40 .... 5 ... 50 .... 5 ... 6 0  .... 5 ... 70 .... 5 ... 80 .... 5 ... 90

Evaporator Data 
('F) 54.9 

WT('F) 44.6 

esign Flow Rate (USGPM) 350.4 

ressure Drop (ft H2O) 16.7 

Water 
ouling Factor (h.ft2.F/Btu) 0.0001 

aler Volume (USGAL) 10 

�ircuit 
tompressor RLA 
an QTY/FLA (each) 

IJ�h LRA Current 

in. Circuit Ampacity 
ecommended Fuse/CB Rating 

Max. lnverse Time CB Rating 
,iax. Dual Element Fuse Size (A) 
nil Short Circuit Withstand (STO) 

ire Lugs Per Phase 

Wire Range (Lug Size) 
larter Type 

oles: 

Evaporator Data (Cont.) 
Min. Flow Rate (USGPM) 120 
Max. Flow Rate (USGPM) 625 

Condenser Data 
Ambient Temp. Oesign ('F) 

litude (ft) 
User Min. Operating Air 
Temp. ('F) 
User Max. Operating Air 
Temp. ('F) 

Electrical Data 
1 2 

64 / 64 64164 I 64 
6 / 27 4 / 18 

355 / 355 355 / 355 / 355 

Single Point 
388 
450 
450 
450 

5 [kA] 

2 

#4 - 500 kcmil 
Across The Line 

90 
o 

41 

113 

Performance Data 
EER(EER) 11.2 

IPLV (EER) 15.5 
NPLV(EER) 16 

Physical Data 
Rigging Wt. (lb) 7269 
Operating Wt. (lb) 7353 

3 4 

Operating Condition Electrical Data 
Compressor kW 144.5 
Total Fan kW 16.8 

otal kW 161.3 

ertified in accordance with the AHRI Air-Cooled Water Chilling 
ackages Using Vapor Compression Cycle Certification Program, which 

Sbased on AHRI Standard 550/590 (1-P). Certified units may be found in 
e AHRI Directory al www.ahridirectory.org Auxiliary components 

.. l!�!!l·CERTIFIED�\;'. 
www.ahridirecto1y.org 

nctuded in total KW - Oil heaters, Chiller controls. Auxiliary power is 
lready induded in the compressor and fan power 

Part Load Rating Data 

Stage Ambient ( ºF) Capacity (TR) 
90 150.6 
95 119.5 

3 95 87.4 
95 58.9 

Alr-CoQled Chlllers 
AftRI Standard 550/500 

Compressor kW 
161.3 

---

136.4 
--

100.7 
66.5 

MLP Date:2013-03-01 
Generated on 2013-08-07 
Unil Folder: UNIT1 

E.13.3.0-D.15.0045(REV. v6_05.idd)
Software Version: YW13.03b

Unit Efficiency 
11.2 
10.5 
10.4 
10,6 

PA130803 PLAZA SOL DE ICA 
Oatasheet Spec 

Page1 



Design Conditions Datasheet 

.,-- 95 27.6 32.5 10.2 
t.------'--------�-----�-----�----� 

Ambient 
Stage 

(º

F) 
1 90 
2 95 
3 95 
4 95 
5 95 

. MLP Date:2013-03-01 
Generated on 2013-08-07 
Unit Folder: UNIT1 

63 

100 
100 
98 
98 
93 

Sound Power Levels (In Accordance with AHRI 370) 

125 

99 
99 
97 
97 
92 

250 500 1K 

95 95 92 
95 95 91 
93 93 89 
93 93 89 
88 88 85 

E.13.3.0-D.15.0045(REV. v6_05.idd)
Software Version: YW13.03b 

2K 

88 
88 
86 
85 
81 

4K 

85 
85 
83 
82 
78 

8K LWA 

82 97 
81 97 
79 95 
79 95 
75 90 

PA130803 PLAZA SOL DE ICA 
Oatasheet Spec 

Page2 
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Anexo 7: Peñormance de la bomba primaria 



1 e _ Pum1> Series: 15i0 
(9.5'--r:

r
r1A-:., ]lCJ1�r=I=i=t:I□□rt

,..=r-.1:.:i-.... �-, ¡¡;·�-�Tu,¡ 7, �r·n
t 

;.pv,'O 600.,65%, 70ºo '••-�1--+--+--l----l'�=•l!:l'""J�•-•, ,r';:j!,/Al 
J \.. l -,..,.:._'i7�/ !730. ', 1 �;:l!.l,l,t .. ·ni 
f . k l /��979.5º�.----t--l,.lll1#.!J��� 
J I f · .../. l l I J "'1 � --... 79_50.-. I 
1 I J / " 1 ( � -...f.-. 7'.,.,. 

n%--1--¡ -+--+---11
} t, "- '-. �V _i,<._....._ 18••;,-� --

200 -l-00 
Car>acity (GPMl 

600 

Oesign Ca1>acity =360.0 GPM 
Design Head =50.0 Feet 

800 

Vern1on 3.0.3 

iSize= .J" 
�geSize = 3" 

Min lmp Dia = 7 .. 
Max lmp Dia = 9.5 •• 
Cut Dia = 7.15" Motor Size =7.5 HP Bell & Gossett 

vlTT Industries 



Anexo 8: Válvula mariposa 



/'Jni.t2tican WHEATlEY 
'T"HVAC PRODUCTS 

Butteñly Valve 

2" -12" 
Size 2 2'/, 3 4 5 6 8 10 

A 9% 10'/• 10"/� 13 14 15'/• 17'/. 20'h 
B 5'k 5 l!t/16 6 7 7 '!,, 7 •¡,. 9'/� 10 'b 
e 3 3 '/. 3 11/13 

4 rJ/16 5 '" 5'k 6 "IH 8'/, 

D 1'/. 1 '/, 1'/, 2 '/, 2 '/. 2'/. 2 'h 2 °/s 
E 4 4 '" 5 '/. 6'k 7 'b 6 'b 10'!, 12'/, 
F 8 8 8 11 11 11 16 16 
G .561 .561 .561 .686 .686 .811 .936 1.12:3 
H 3 'k 3 '/. 3 '" 3 '/. 3 '/, 3 '/. 4¾ 4 '" 

J .266 .266 .266 .266 .266 .266 .563 .563 
K 6 6 6 6 6 6 10 10 
L 4¾ 5 'h 6 7 '/, 6 'k 9 'h 11 'k 14 ¼ 
M' 'l,-11 'k-11 •1,,-11 •1,-11 ¾-10 'k-10 'fr10 'k-9 

UNC UNC UNC UNC UNC UNC UNC UNC 

N 4 4 4 8 8 8 8 12 
p 2 2'b 3 4 5 6 8 10 
Q 6 7 7 'b 9 10 11 13 'b 16 
R 3 3 3 3 3 3 3 3 

'For drilled lugs, add '/," 

12 

Z3 '/, 
12 ·�. 
9 "'• 
3 'J, 

14¾ 
16 

1.247 
4 '" 
.563 
12 
17 
'k-9 
UNC 

12 
12 
19 
3 

These are approximate dimensions. Please o::mtaC/ (actory for oertified p,ints on exact dimensions. 

Materials of Construction 
Body Casi lron/ASTM A-126-B 

Stem 416 Stainless Steel ASTM A-582 

Dlscs Ouctile lron Nicke�Coated ASTM A-395 Class 40-60-18 

Seats Buna-N ASTM 0-2000 

'Optional rraterials available upon request 

Operating Torque Data Approximate Values (inch pounds) 

These seating torque values are for sizing actuators only. Wet (normal) 
service is where valve seat is lubricated with a clean, non-abrasiva line 
medium. D,y (Gas, Air, Abrasive) service is where valve seat operates under 
non-lubricated conditions. 
Torque values are for ambient temperatures. 
Torque values can va,y depending upon temperature, pressure, line medium 
and resilient seat material. 

JOBNAME ________ _ ITEMS 

LOCATION ________ _ 

CONTRACTOR ______ _ 

CONTRACTOR P.O. NO. ____ _ 

Applications Bulletin BFV 1 R 8-05 

Key Design Features: 
■ Specifically designed for HVAC applications
■ Meets MSS-SP-67 and API 609
■ ANSI Class 125/150 lb.
■ 200 PSI WOG rated
■ Low operating torque
■ Streamlined disc minimizas turbulence and pressure drop
■ One-piece resilient seat eliminated flange gaskets
■ Stem O-rings preven! atmospheric contamination from entering line

medium
■ Two-piece stem allows for easy assembly and maintenance
■ Long neck allows ample clearance for piping insulation
■ AII valves 100% hydrostatically pressure tested on both sides
■ Maximum temperature 0ºF-200ºF continuous or 0ºF-225ºF intermittent
■ Seat field-replaceable wtthout special tools

Maximum Flow/Pressure Drop Data 
Flow with Valve Full Open 

0 10 

º '
(1) 

� 
:íl ' 
a: . 

, 
100 

Size 

2 
2 '/, 
3 
4 
5 
6 
8 

10 
12 

1 

'1' 2\12" T C" 

IJ I 
, I l I 
J I 

V I l/ 
V 

J 
I � 

I 

) 

VI 

J 

5"' 6" 8" l(T 12"14' WlS'a:>" 2'' 

I I ',/ // 

I I ¡ /, J J I ' J 
I 

J / 1/, I I I i

/1 "!, V, V¡ 
I I 

/ j 
,' .. ,. , 

I I /' 
I I //J

I I I j f.j ,¡ J I 
I I I I I 

11 ;1 

" j I , //

j j l V llf •/ ,J / I

2 3 4 5 6 789\0XI 2 3 4 5 6 789100,)J 2 3 4 5 6189 

Flow ín Q = Gallons Per Minute 

Approximate Butterfl Valve Operatinct Torc ue (In-Lbs 
OPSI 100 PSI 200 PSI 

Wet Drv Wel Drv Wel Drv 

130 175 160 220 190 250 

150 200 190 250 225 300 

200 275 260 350 300 400 

330 450 420 550 450 600 

375 500 620 825 675 900 

675 900 900 1200 1100 1450 

900 1200 1200 1600 1500 2000 

1900 2500 2250 3000 2900 3800 

2400 3200 3400 4500 4500 6000 

Cv 

QUANTITY /1,ne?:lcan WHEATLEY 
'T'7HVAC PRODUCTS 

5454 South 103rd East Avenue 
Tulsa, OK 74146 

Toll Free: 866-204-5229 
PH: 918-592-5058 

FAX: 918-622-4288 
www.american-hvac.com 

e-mail: globalftow@sbcglobal.net



/Jrne"tlcan WHEATlEY 
'f'THVAC PRODUCTS 

Parts List 

2'-12" 

Number Descriptlon Qty 

1 Body 1 
2 Seat 1 
3 Disc 1 
4 Stem (Uoper) 1 
5 Stem (Lower} 1 
6 Bushing 1 
7 0-Ring (Uoperl 1 
8 0-Rino (Lower) 1 
9 Self-Locking Screw 1 

( 

(!)�;�: e l�er 
0-Ring 

Dlsc 

Lower 
Stem 

Extended Neck Dimensional Data 

e 

-r···&-·�
cef�,o.

Slze Water Lug Style 
A B e D 

2 3 2 '/, 3 '/, 
2 '/, 3 '/, 2 '/, 3½ 
3 3 - 1 '/, 3 '/, 
4 3 '/, 2 '/, 3'1, 
5 3¼ 2 '/, 3% 
6 3 '/, 2 ,,,. 3 '/,, 
8 3½ 2 3 .. , .. 

10 3% 2 3/,' 2 '/, 3 '/, 
12 4¼ 2 '/,' 2 '/, 4 '/, 

'Guide Lugs provided on 10" and largar 

Slze 

2"-12'Wafer 
2'-12" Full-Lug 

· Vaiveonly

2" 

5 
7 

Weight Data• 
2 '/," 3" 4" 

7 8 11 
8 9 17 

5" 6" 8" 10" 

15 19 34 59 
21 25 42 73 

D 

12" 

94 
112 

Applications Bulletin BFV 1 R 8-05 

Hex Head Bolt "C" 

WaferBody 
Slze Number Bolt Bolt Length Stud Length 

ReQulred Slze "A" "B" 

2 4 %-11 4¼ 4¼ 

2 '/, 4 o/.-11 4¾ 5 '/, 
3 4 ¾-11 4¾ 5 '/, 
4 8 '/.-11 5 5 '/, 
5 8 ¾-11 5 '/, 6 
6 8 %-10 5 '/, 6 
8 8 ¾-10 6 6 '/, 

10 12 'l.-9 6¾ 7 '/, 
12 12 '/,-9 7 7% 

Full Lug and Seml-Lug Bodies 
Lug Body 

Slze Bolt Number Hex Head Bolt 
Slze Requlred Lenath "C'' 

2 ¼-11 8 1¼ 
2 '/, %-11 8 1 '/, 
3 o/.-11 8 1 '/, 
4 '1.-11 16 1 '/, 
5 '/..-10 16 1% 
6 %-10 16 1 '/, 
8 3/.-10 16 2 

10 '/..-9 24 2 '/, 
12 '/.-9 24 2¼ 

. .  Ali d1mens1ons in 1nches 

Gear Operator Dimensional Data 

1-KE & 2-KE Gear Operator Parts List
Det No. Quant. Descrlotlon Det No. Quant. Descrlptlon 

1 1 Housing 9 2 Thrust Bearing 

2 1 Orive Sleeve 10 1 Freeze Plug 
3 1 Worm 11 2 O-Ring 

4 1 Cover Plata 12 1 Sea! 

5 1 lndicator Plata 13 2 Hex Cap Screw 

6 1 WormShaft 14 2 Hex Cap Screw 

7 2 Stop Screw 15 1 Roll Pin 

8 2 Lock Nut 

Bev Slze A B e D E F G H 1 Ratio Wt 

2"-6" OKE 4 '/., 4 "/,e 2% 2 Y, 1.725 7 2 '/, 2% 1.0625 24-1 6# 

8"-12" 1-KE 5 1/.1 6¼ 3 '/, 4 ,,, 2.500 10 2 '/,. 3 '/, 1.1250 38-1 10# 

5454 South 103rd East Avenue, Tulsa, OK 74146 
Toll Free: 866-204-5229 PH: 918-592-5058 FAX: 918-622-4288 

www.american-hvac.com e-mail: globalflow@sbcglobal.net



Anexo 9: Válvula multipropósito 



©Taco Catalog 1/ 300-4.2A 
S.1r•=rlr-s: 01/1 S/0� 

Plus Two Multi-Purpose Valve 

HYDRONIC COMPONENTS & SYSTEMS 

Do it once. -== � 

Do it right:-ilfaCO' 
Effective Date: 03/17/05 

Prinred in \JSA 



Dimensions & Weights 

Model 
Si1:e Conn. A 

8 8 

Numbet· (125#) (250#) e D E 

MPY 015--4 1 11, (38.I) NPT Thrcaded 6.50 (165) 1.44 (037) 1.44 (037) 4.70 (119) 2.39 (061) 5.64 (143) 

MPY 020-4 2 (50.8) NPT Threaded 6.50 (165) I.H (037) l.4-+(037) 4.70 (119) 2.39 (061) 5.64 (143) 

MPV 025-4 2 'I, (63.S) NPT Thr .. ded 11.88 (302) 1.93 (049) 1.93 (049) 4.97 (126) 3.50 (089) 7.30 (185) 

MPV OJO-◄• 3 (76.2) Ffanged 11.75 (298) 3.75 (095) 4.13 (105) 6.15 (156) 3.90 (099) 7.85 (199) 

MPV 040-◄* 4 (101.6) Flanged 13.75 (349) ·(SO (114) 4.50 (114) 8.51 (216) 4.18 (106) 9.63 (245) 

MPV 050-4* 5 (127.0) Fbngcd 17.63 (448) 5.00 ( 127) 5.50 (140) 11.26 (286) 5.25 (133) 12.28 (312) 

MPV 060-◄• 6 (151.4) Ft.nged 10.35 (517) 5.50 ( 140) 6.25 (159) 11.28 (287) 6.07 (154) 14.23 (361) 

MPV 080-4* 8 (203.2) Flanged 15.88 (657) 6.75 (171) 7.50 (191) 13.58 (345) 6.75 (171) 19.13 (486) 

MPV 100-4" 10 (254.0) Ffanged 30.00 (762) 8.00 (203) 8.75 (222) 15.82 (402) 8.81 (224) 21.20 (538) 

MPV 120-1• 12 (304.8) Aangcd 36.00 (91◄) 9.50 (241) 10.25 (260) 17.54 (446) 9.98 (253) 26.64 (667) 

NOTE: Dimensions :ire In inche.s Mecric dírnenslons are in m1llimercrs and are in parenlhesc.s ( )  'Nel&hu :ire In lb (kg) 
··F" Is che d1stmcc. requlred to replace packmg onder prcssure. "A, C. D. E. F" apply co 150# valvc also 
• Append "A" for 250# work,ng p1·essurc (c.g. Modcl Number MPV 030-4A). 

ou1t� 

1 )fV 
t;; 

_J _J 

� � 

B B 

'C":J
t.tPV IN

�
LINE 

� 1/8 NPT 
t.lPV RIGHT ANGLE 

Model Sl:ze Conn. A B e D E F 
Number 

MPVG 015-4 l 'I, (38.1) Grooved 6.50 (165) 1.35 (034) 4.70 (119) 239 (061) S.64 (143) 1.3 (33.0) 

MPVG 020-4 2 (50.8) Groovcd 6.50 (165) 1.35 (034) 4.70 (119) 239 (061) 5.64 (143) I .J (J3.0) 

MPVG 02',-1 2'1, (bJ.S) Grooved 11.88 (301) l.�� (039) 4.9/ (126) 3.�o (089J 7.30 (185) 1.6 (40.6) 

MPVG 030--i 3 (76.2) Grooved 11.75 (198) 1.85 (047) 6.15 (156) 3.90 (099) /.85 (199) 1.8 ('15.7) 

MPVG 040--i ◄ (101.6) Grooved 13.75 (349) 2.32 (059) e.SI (216) 4.18 (106) 9.63 (2'15) 2.1 (53.3) 

MPVG 050--i 5 (127.0) Gt-ooved 17.63 (448) 2.90 (07◄) 11.16 (286) 5.25 (133) 1228 (311) 2.-i (61.0) 

MPVG 060-4 6 (152.4) Grooved 20.35 (517) 3.41 (087) 11.28 (287) 6.07 (154) 11.23 (JGI) 1.7 (68.6) 

MPVG 080--i 8 (203.2) Grooved 25.88 (657) 4.50 (11◄) 13.58 (345) 6.75 (171) 19.13 (486) 3.9 (99.I) 

MPVG 100-4 1 O (254.0) Grooved 30.00 (762) 5.50 (110) 15.82 (◄02) 8.81 (124) 21.10 (538) 4 4 (111.8) 

MPVG 110-◄ 12 (304.8) Grooved 36.00 (914) 6.50 (165) 17.51 (446) 9.98 ('lSJ) 26.64 (67 /) 4.9 (114.5) 

NOTE: D1mensions are in mche:s. Mclnc d1mem1ons :,,re 1n m1llimewrs and :u e u1 ¡nrcndll'se:s ( ). We1;':ht� :u e 1n lb (kg) 
''F' 1!: che d1sunce requrred co rcplace pacbng undcr prc.ssrn e 

/2
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7 
� e 

OUlLET 

B 

�
�

��;NE 
., 

J 
t.4PV RIGHT ANGL[ 

HYDRONIC CoMPONENTS & SYSTEMS 

Do it once. = :: 
Do it right:Jlfaco· 

F Cv 

1.3 (33.0) 69 

1.3 (33.0) 77 
1.6 (40.6) 122 
1.8 (45.7) 209 

2.1 (53.3) 366 
lA (61.0) 459 
1.7 (68.6) 701 

3.9 (99.1) 1200 

·+A (111.8) 1826 

4.9 (124.5) 1430 

Cv Welght 

69 10 (4.5) 

77 10 ('1.5) 

111 16 (/) 

209 12 (10) 

366 43 (20) 

◄59 78 ()5) 

701 106 (48) 

1200 240 (109) 

I 826 395 (179) 

2430 61)9 (276) 

Taco lnc., 1160 Cranscon Screec, Cranscon, RI 02920 / (401) 942-8000 / Fax (401) 942-2360 
Taco (Canada) Lcd., 6180 Ordan Oríve, Mlssissauga, Oncarlo L5T 2B3 / (905) 564-9422 / Fax (905) 564-9436 

www.taco-hvac.com 

Weight Wcight 
(115#) (25011) 

12 (5.5) 11 (5.5) 

12 (5.5) 12 (5.5) 

32 (15) 32 (15) 

38 (17) 46 (21) 

67 (30) 84 (38) 

105 (48) 126 (57) 

134 (61) 176 (80) 

293 (133) 341 (155) 

466 (212) 536 (2◄3) 

72.¡ (329) 811 (368) 



(j) Srainless Steel Spring 

(f) Bronze Gland (Thread Guide) 

(D Stem Packing 

© Calibrated Nameplate 

(D Metering Port 

© Ductile l ron Yalve Body 

Q) Valve Body "O" Ring

@ Replaceable EPDM Soft Seat

(V Bronze Seat Disc

@) Memory lndicator

@ Stem 

lypical lnstallation 

© 

PLUS TWO 

MULTI PURPOSE 

VALVE 

3ASE MOUNTED SINGLE SUCTION PUMP 

SUCTION 

DIFFUSER 

© 

PLUS TWO 

MULTI PURPOSE 

VAL.VE 

VERTICAL IN-LINE PUMP 

@ 



Design 

The new Taco "Plus Two" Multi-Purpose Valve combines ali che valve 
functions that are normally required on che discharge side of a centrifuga! 
pump in a hydronic heating or cooling system into one body. le is a Shuc
OffValve, a Non-Slam Check Valve, a Balancing Valve, and a Flow Metering 
Valve, and now ic is field convertible from a straighc paccern to a 90 
degree right angle pattern. In addition che new "Plus Two" Multi-Purpose 
Valves have low pressure drops, equal to or better chan any valve on che 
market today, and che stem seal packing can be replaced under full system 
pressure. 

Wich siÍes ranging from I l /2" through 12" che new "Plus Two" Multi
Purpose valves are made of Duccile lron wich stainless steel and bronze 
fitted construccion to provide years of trouble free service. Each valve 
is available in *150# psi working pressure with flanged or grooved end 
connections or *250# psi working pressure wich flanged or grooved end 
conneccions (1 1/2", 2" and 2 1/2" units are chreaded connections). 

*Consult Pressure/Temperature ratings chart

Pressure-Temperature Ratings 

350 

.., 
JOO 

�;;; 
,_c. 250 

;t� 
o� 100 .. .,,
,;w 
::,« - c. 150 

100 

o 'º 100 1 so 700 ]50 100 

1 fMPfRAIIJRf f 

Pressure Loss Curve (Curves represenc valve fully open) 

FLOW IN UTERS PER SECOND (L/5) 
63 126 19 26.2 ll !> 6l 126 189 JI� 

Features 
• Horizontal or Vertical lnstallation
• Field convertible to a Right Angle Valve
• Stem Seal Packing Replaceable Under Pressure
• Bronze Fitted Conscruction
• Five (5) Valves in One:
• Shuc Off Valve
• Flow Control Valve (Globe Style)
• Non Slam Check Valve
• Flow Metering Valve
• Straight Pattern Valve can be Converted to a Right Angle

Pattern Valve
• Memory lndicator, Pointer & Scale
• Schrader Valve Mecering Conneccions
• "O" Ring Sealed Valve Body
• Replaceable "Soft Seat"
• Low Pressure Drop (Equal to or Better chan any Comparable
Valve on che Market T oday)

• Available in 125 psi Working Pressure (Flanged or Grooved
End Conneccions) and 250 psi Working Pressure (Flanged or
Grooved End Connections)

Materials of Construction 
Body: Duccile lron 
Seat Oisc: Bronze 
Spring: Stainless Steel (302) 
Gland: Bronze 
Scem Packing: Asbestos free T eflon impregnated Aramid Fiber 
Seac: EPDM 
Body "O" Ring: EPDM 
Stem: Bronze/Stainless Sceel (416) 
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Anexo 1 O: Difusor de succión 



Submittal Data lnformation 

Suction Diffuser 301-028

SUPERSEDES: 301-028 February 15, 1993 EFFECTIVE: July 15, 2003 

JOB ______ _ ENGINEER ________ _ CONTRACTOR ______ _ REP ______ _

[
ITEM 

0IMENSIONS 

Modal 
Number System Pump 

S0020015 2 FLGD (50.8) 1 ½ FLGD (38.1) 

S0020020 2 FLGD (50.8) 2 FLGD (50.8) 

S0025020 2½ FLGD (60.3) 2 FLGD (50.8) 

S0025025 2½ FLGD (60.3) 2½ FLGD (63.5) 

S0030020 3 FLGD (76.2) 2 FLGD (50.8) 

S0030025 3 FLGD (76.2) 2½ FLGD (63.5) 

S0030030 3 FLGD (76.2) 3 FLGD (76.2) 

S0040030 4 FLGD (101.6) 3 FLGD (76.2) 

S0040040 4 FLGD (101.6) 4 FLGD (101.6) 

S0050040 5 FLGD (127) 4 FLGD (101.6) 

S0050050 5 FLGD (127) 5 FLGD (127) 

S0060040 6 FLGD (152.4) 4 FLGD (101.6) 

S0060050 6 FLGD (152.4) 5 FLGD (127) 

SD060060 6 FLGD (152.4) 6 FLGD (152.4) 

S0080060 8 FLGD (203.2) 6 FLGD (152.4) 

S0080080 8 FLGD (203.2) 8 FLGD (203.2) 

SD100080 10 FLGD (254) 8 FLGD (203.2) 

Cv 

55 

90 

90 

110 

90 

110 

200 

200 

350 

350 

520 

350 

520 

760 

760 

1000 

1000 

QUANTITY 

Free 
Area 

(Sq. In.) 

40 (25806) 

40 (25806) 

40 (25806) 

40 (25806) 

40 (25806) 

40 (25806) 

50 (32258) 

50 (32258) 

80 (51613) 

80 (51613) 

125 (80645) 

80 (51613) 

125 (80645) 

150 (96774) 

150 (96774) 

275 (177419) 

275 (177419) 

A 

71/16 (179.4) 

71/16 (179.4) 

71/,5 (179.4) 

71/16 (179.4) 

71/15 (179.4) 

71/16 (179.4) 

71/8 (180.9) 

71/8 (180.9) 

99/16 (242.9) 

99/15 (242.9) 

10 (254) 

99/15 (242 .9) 

10 (254) 

11 (279.4) 

11 (279.4) 

11¾ (298.5) 

11¾ (298.5) 

B 

7% (187.3) 

73/s (187.3) 

71/16 (179.4) 

71/15 (179.4) 

7% (187.3) 

7% (187.3) 

7% (187.3) 

7% (187.3) 

7¼ (184.2) 

7¼ (184.2) 

911
/16 (246.1) 

7¼ (184.2) 

9111,6 (246.1) 

81/., (222.3) 

81/., (222.3) 

1311/16 (347.7) 

1311/16 (347.7) 

MODELNO. 

e e• 

8 1/2 (215.9) 5 3/4 (146) 

81/2 (215.9) 5 3/4 (146) 

81/2 (215.9) 5 3/4 (146) 

8½ (215.9) 5 3/4 (146) 

8½ (215.9) 5 % (146) 

8 1/2 (215.9) 5 % (146) 

8 1/.1 (209.6) 5½ (139.7) 

811., (209.6) 5½ (139.7) 

8¼ (209.6) 6 (152.4) 

911., (234.9) 6 (152.4) 

12 (304.8) 8 (203.2) 

9¼ (234.9) 6 (152.4) 

12 (304.8) 8 (203.2) 

13 (330.2) 8¼ (209.6) 

13 (330.2) 8¼ (209.6) 

17½ (444.5) 11½ (292.1) 

17 1/2 (444.5) 11½ (292.1) 

D 

3/4 (19.1) 
3/, (19.1) 

% (19.1) 
3/, (19.1) 

¾ (19.1) 
3/, (19.1) 

1 (25.4) 

1 (25.4) 

1 (25.4) 

1 (25.4) 

1 (25.4) 

1 (25.4) 

1 (25.4) 

1 (25.4) 

1 (25.4) 

1¼ (31.8) 

1¼ (31.8) 

H 

2% (60.3) 

2% (60.3) 

2½ (63.5) 

2½ (63.5) 

2% (60.3) 

2% (60.3) 

25/16 (58. 7) 

21/16 (58. 7) 

3½ (88.9) 

3½ (88.9) 

3 (76.2) 

3½ (88.9) 

3 (76.2) 

3 (76.2) 

3 (76.2) 

2% (69.9) 

21/., (69.9) 

SIZE

J 

4% (117.5) 

4% (117.5) 

4% (117.5) 

4% (117.5) 

4% (117.5) 

4% (117.5) 

41/a (104.8) 

41/a (104.8) 

5% (136.5) 

53/s (136.5) 

53/s (136.5) 

5% (136.5) 

5% (136.5) 

5o/,6 (141.3) 

59/16 (141.3) 

5¼ (133.3) 

51/., (133.3) 

Weight 

33 (15.00) 

35 (16.00) 

34 (15.4) 

34 (15.4) 

45 (20.4) 

45 (20.4) 

57 (25.9) 

62 (28.1) 

95 (43.1) 

112 (50.8) 

150 (68.1) 

125 (56.7) 

160 (72.6) 

180 (81. 7) 

205 (93.1) 

280 (127.1) 

298 (135.3) 

NOTE: Dimensions are in inches. Metric dimensions are in millimeters and are in parentheses ( ). 
• C Dimension for Optional Split Strainer. CONSTRUCTION 

Cast lron Body 
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10 
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liJ .• 
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15 :20 25 

PRESSURE DROP CURVE 
FLOW IN LITERS PEA SECOND 

2.5 3 4 4.5 5 8 12.5 19 2S 38 50 63 

40 so ro ro ao oo 100 200 300 400 soo 600 800 1 ooo 
700 

FLOW IN GALLONS PEA MINUTE 

Do it Once. Do it Right. 

12.8 190 252 376 505 630 

2000 3000 4000 

09 
62 
55.1 
48.2 
41.3 

34.S 

27.S 

20.68 

Bronze Start-up Strainer 
Permanent Stainless Steel Strainer 
175 PSIG Working Pressure (Maximum) 
250ºF Maximum Temperature 
Flow is Directed Through Strainer 

DIMENSION DRAWING 

13..8 0. 
� 1¼"NPT 
o.. GAUGE PORT 
o r---\r=::í:::::J 

... o 
6.2 W B 

5.S OC 4,6 ::) 
4 

(/) 
3A5 (/} 
2.75 OC 

1,38 

PUMP 

PIPE USED WITH ADJUSTABLE 
FOOT SUPPORT SUPPLIED BY 
CONTRACTOR. 

TACO, INC., 1160 Cranston Street, Cranston, Al 02920 Telephone: (401) 942-8000 FAX: (401) 942-2360.

TACO (Canada), Ltd., 6180 Ordan Orive, Mississauga, Ontario L5T 283. Telephone: 905/564-9422. FAX: 905/564-9436. 

Prinled in USA 

Copyriglll 2003 

TACO, lnc. 

Visit our web site at: http://www.taco-hvac.com 



Anexo 11: Tanque separador de aire 



/1,ne�lcan WHEATlEY 
-r"'HVAC PRODUCTS 

Applications Bulletin TAS 8-05 

ASME Tangentia A"r Sepa ato s 
Features: 
■ ASME Constructed and stamped
■ 125 PSIG design pressure
■ 375ºF maximum operating temperature
■ Carbon steel construction
■ Tangential design results in small unit
■ Provides a,ir free fluid flow which protects against damage and

system noIse
■ Helps prevent waterlogged compression tanks
■ Stainless steel strainer

Separator 
with Strainer 

D 
f--- ---j lnlot 

E J Dla. 

ouue1,...--�/H 

NPT Boss 

112• Ola. 

NPT Boss---.L 

Dimensional 

Data 

1,1 

O Dia Stralner 

■ 2" and 2 '/," Pipe sizes are NPT
■ 3" and larger pipe sizes are flanged
■ 2" and 2 '/," strainer access is Pipe Cap
■ Grooved inlet and outlet connections are available on ali sizes

Options: 
■ Higher ASME working ppressures available
■ Larger sizes through 36"
■ Special materials of construction AME available
■ Grooved conneclions available

Separator 
without Strainer 

2" Aad JBQ 
Deg. Apart 

NPT Boss 

Model No. Pipe With Stralner-Dlrnenslons In lnches Ship 

Slze A B e D E F G H 

TASS020 2 12 19 'h 22 'h 16�. 5 'h 2'k 2 4 V111 

TASS025 2 '/, 12 19'k 22 'b 16'/, 5 'h 2'h 2 '/, 4 1¡,f'J 

TASS030 3 12 19 '/, 22 'h 19'/, 5 'k 2'/, 3 3 'k 
TASS040 4 14 29 32 21 '/, 9 'k 2 'h 4 4 'k 
TASSOSO 5 14 29 32 21 ¾ 9 1.1, 2 '/, 5 3'k 

TASS060 6 20 41 44 28 13 'k 2 'h 6 6 '/, 
TASSOBO 8 20 41 44 28 13 'k 3 8 5'/,. 
TASS100 10 30 58 60 '/, 41 19 3 'b 10 9 ',(, 
TASS120 12 30 58 60 'h 41 19 3 'b 12 8 ,¡, 

TASS140 14 36 75 '/, 78 463/, 22 3 '/, 14 10'/,,, 

Model No. Pipe Without Strainer-Dlrnenslons In lnches 

Slze A B e D E F G H 

TAS020 2 12 19 '/, 22 '/, 16'/, 5 'b 4 �,I(', 1 'k 1 
TAS025 2 '/, 12 19 'b 22 'h 16¼ 5 'b 4 1/1ri 1'/, 1 
TAS030 3 12 19 'b 22 'h 19'/, 5'!, 3·•¡, 1 '/, 1 
TAS040 4 14 29 32 21 'I, 9 ,¡, 4 '/, 1 '/, 2 
TASOSO 5 14 29 32 21 '/, 9 'k 3'/, 1 'h 2 
TAS060 6 20 41 44 28 13 'k 6 'A 2 2 
TASOBO 8 20 41 44 28 13 '/, 5'/m 2 2 
TAS100 10 30 58 60 'h 41 19 9 '.4 2 2 
TAS120 12 30 58 60 'h 41 19 8 'h 2 2 

TAS140 14 36 75 'h 78 46'/, 22 10'1" 2 2 

JOB NAME ________ _ ITEMS QUANTITY 

LOCATION _______ _ 

CONTRACTOR ______ _ 

CONTRACTOR P.O. NO. ___ _ 

J 

1 ':. 
1 '/, 
1 'k 
1 '/, 
1 'I, 
2 
2 
2 
2 
2 

J 

9 'h 
9 '/, 
9 '/, 

11 '/, 
11 '/, 
18 
18 
24 
24 
30 

K 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Shlp 
Wt. 

41 
56 
59 
97 

118 
201 
299 
563 
647 

1366 

L M p 

2 16 'h 9 '/, 
2 '/, 16 'h 9 '/, 
3 17 'I, 9 'h 
4 19'h 11 '/, 
5 19'k 11 'h 
6 25 18 
8 29 18 

10 25 'h 24 
12 26 '/, 24 
14 42 ,¿ 30 

Sizes 16, 18, 20 and larger 

avai/able upon request 

Wt. 

49 

64 
69 

111 
138 
236 

359 
663 
747 

1493 

5454 South 103rd East Avenue 
Tulsa, OK 74146 

Toll Free: 866-204-5229 
PH: 918-592-5058 

FAX: 918-622-4288 
www.american-hvac.com 

e-mail: globalflow@sbcglobal.net



/'Jrn.e�lcan WHEATLEY
fTHVAC PRODUCTS 

Applications Bulletin TAS 44 8-05 

Air Separator Pressure Drop Charts 

Air Separator with Strainer Air Separator without Strainer 
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PRESSURE DROP- FEET OF WATER 

Typical Piping Details 
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With Bladder Type Tanks (WPA/WFA Series) With Plain Steel Tanks (WPS Series) 
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Anexo 12: Peñormance de la bomba secundaria 
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TAC Irie's motorized hy€1ronic 
wlves, l:he PopTop™, provide 
mnvenient, reliable and ea51 
linstallation for a variety of 

ting and Goolimg applications. 
nstaUation is a si;iap with 

sy1 one-handed r.ernoval Of 

gagement of the actuator to 
e valve lllody. Pl!lsh tf11e bwtton 

nd lift. lt's that simple. 

• One-handed engagement
or removal of the motorized
actuator to the valve body.

• Valve '<lctuatm can beieasily
attached after the valve body
has been instalfed into the
system.

.. Mounts quickly and easily 
witholllt the need of linkages or 
calibr ation. 

• Available in 2-way ano 3-way
por.t configuratioRS, 1/2"
(15mm) tl:!rnugl:l 1-1/4'1 (32mm)
sweat or 1/2" (15mm) to 1"
(.a-Omm) tlilreadet!'.I confl.eetipns,
1.0 to 8.0 Cv ralilge.

• Available factocy coupled, or as
lndivid11.1at oodies-�nd aotwatei:s.

• Direct replacement for ali
exis1:ing PopTopr..., applicatiens.

• Rugged 300 PSIG r,ate.d �pass
forged t¡,,Qdy design fór IOlílg Hfe.

TAC Erie 
Family of Products 

-

,. 

.... 

. - . ' ' 

POPTOP ' ZONE VALVES 
• 1/2". 3/4", 1" and 1-1/4" Sweat, NPT

and lnverted Fiare Union.
• Two-position (on/off). 2-way and 3-way.
• General clase-off or High clase-off.
• Low voltage or line voltage.

POPTOP ' MODULATING VALVES 
• 1/2", 3/4", and 1-1/4" Sweat, NPT.
• Three-wire (on/ofi), 2-way and 3-way.
• 0-10, 0-5, 5-10 VDC ar 4-20 mA proportional inputs.
• Spring return ar non-spring return.
• Time out feature available.

DAMPER ACTUATORS 
• Direct and linkage drive.
• Spring return ar motor driven open and closed.
• 2-wire ar 3-wire control with end switch.
• Clockwise ·or counter-clockwise rotation.

BOILER BOSS

• Single and multiple zone circular, zone valve
and hydronic heating/cooling air handlers.

• LEO readouts and status indicators.
• Priority Plus® and low-limit protection.

THERMOSTATS ANO CONTROLLERS 
• Heating and cooling, low and line voltage outputs.
• Digital display ar dial control.
• Three-wire floating. modulating output.
• 0-1 O VDC ar 4-20 mA proportional outputs.



PopTop"· 2-Position Zone Valves 
Erie's line of motorized hydronic valves, the Pop Top, provides convenient, reliable, and easy installation far a variety of heating 
and cooling applications. T he Pop Top makes installation a snap with easy, one-handed removal or engagement of the actuator 
to the valve body. 

POPTOP VALVE BODIES 

Features: 
• Brass farged 300 psig

rated body
• Meets or exceeds ANSI IV

standard far clase off
• Wide variety of Cv's far

better control
• 2-way and 3-way 

Pop Top valves are designed far two position (on/off) control of 

fluid fiow in a wide variety of heating and cooling applications. 

Model 

VT2211 
VT2212 
VT2213 
VT2221 
VT2222 
VT2223 
VT2312 
VT2313 
VT2315 
VT2317 
VT2322 
VT2323 
VT2325 
VT2327 
VT2413 
VT2415 
VT2417 
VT2427 
VT2517 
VT2341 
VT2342 
VT2343 

Connection 
1/2" Sweat 

1/2" NPT 

3/4" Sweat 

3/4" NPT 

1" Sweat 

1" NPT 
1 -1 / 4" Sweat 
3/ 4" lnverted fiare 

CV 

1.0 
2.5 
3.5 
1.0 
2.5 
3.5 
2.5 
3.5 
5.0 
7.5 
2.5 
3.5 
5.0 
7.5 
3.5 
5.0 
7.5 
8.0 
8.0 
1.0 
2.5 
3.5 

3-way -- · ·· ....
..

.. ... ... ... ·· ····- ...... 

Model Connection CV 

VT3211 1/2" Sweat 1.5 
VT3212 3.0 
VT3213 4.0 
VT3221 1/2" NPT 1.5 
VT3222 3.0 
VT3223 4.0 
VT3312 3/4" Sweat 3.0 
VT3313 4.0 
VT3315 5.0 
VT3317 7.5 
VT3322 3/4" NPT 3.0 
VT3323 4.0 
VT3325 5.0 
VT3327 7.5 
VT3413 1" Sweat 4.0 
VT3415 5.0 
VT3417 7.5 
VT3427 1" NPT 8.0 
VT3517 1-1 / 4" Sweat 8.0 
VT3341 3/ 4 " 1 nverLed fiare 1.5 

VT3342 3.0 

VT3343 4.0 

Options Steam - High Temperature 
VSxxxx Must be used with 1-ligh 

Temperature Actuator 

3 



¡ 

PopTop'M 2-Position Actuators 
The following tables contain a complete listing of Erie 2-Position actuator combinations
for 24 and 120 Vac. The same combinations are available for 208 Vac (O designator)
and230 Vac (U designator). The end switch option, (designated by the A at the end of
lhe part #) is not available in the combination of 277 Vac with high temperature.

Features: 

Sized to fit most baseboard 
applications. 

• Terminal block option.
• UL Listed • 

Fe atures: 
• Offers same great features

of the General Glose-off actuator
plus up to 25% more clase-off
pressure rating .

• Clase-off up to 75 psi.
• UL Listed

GENERAL GLOSE-OFF (GCO) ACTUATORS HIGH CLOSE-OrF (HCO) ACTUATORS 

Model Action Voltage Oetions Model Action Voltage Oetions 
AG13A020 On/Off 24 Vac 18" leads AH13A020 On/Off 24 Vac 18" leads 
AG13A01A On/Off 24 Vac Terminal block, end switch AH13A01A On/Off 24 Vac Terminal block, end switch 
AG13A02A On/Off 24 Vac 18" leads, end switch AH13A02A On/Off 24 Vac 18" leads, end switch 
AG14A020 On/Off 24 Vac Steam, 18" leads AH14A020 On/Off 24 Vac Steam, 18" leads 
AG14AOOA On/Off 24 Vac Steam. end switch AH14AOOA On/Off 24 Vac Steam, end switch 
AG14A02A On/Off 24 Vac Steam, 18" leads, end switch AH14A02A On/Off 24 Vac Steam, 18" leads, end switch 
AG13B020 On/Off 120 Vac 18" leads AH13B020 On/Off 120 Vac 18" leads 
AG13B02A On/Off 120 Vac 18" leads, end switch AH13B02A On/Off 120 Vac 18" leads, end switch 
AG14B020 On/Off 120 Vac Steam, end switch AH14B020 On/Off 120 Vac Steam, end switch 
AG14B02A On/Off 120 Vac Steam, 18" leads, end switch AH14B02A On/Off 120 Vac Steam, 18" leads, end switch 

Norrnally Open Actuators 2-way only Normally Open Actuators 2-way only 

Model Action Voltage Oetions Model Action Voltage Oetions 
AG23A020 On/Off 24 Vac 18" leads AH23A020 On/Off 24 Vac 18" leads 
AG23A01A On/Off 24 Vac Terminal block, end switch AH23A01A On/Off 24 Vac Terminal block, end switch 
AG23A02A On/Off 24 Vac 18" leads, end switch AH23A02A On/Off 24 Vac 18" leads, end switch 
AG24A020 On/Off 24 Vac Steam, 18" leads AH24A020 On/Off 24 Vac Steam, 18" leads 
AG24A02A On/Off 24 Vac Steam, 18" leads, end switch AH24A02A On/Off 24 Vac Steam, 18" leads, end switch 
AG23B020 On/Off 120 Vac 18" leads AH23B020 On/Off 120 Vac 18" leads 
AG23B02A On/Off 120 Vac 18" leads, end switch AH23B02A On/Off 120 Vac 18" leads, end switch 
AG24B020 On/Off 120 Vac Steam, end switch AH24B020 On/Off 120 Vac Steam, end switch 
AG24BOOA On/Off 120 Vac Steam, terminal block, end switch AH24BOOA On/Off 120 Vac Steam, terminal block, end switch 
AG24B02A On/Off 120 Vac Steam, 18" leads, end switch AH24B02A On/Off 120 Vac Steam, 18" leads, end switch 



PopTop•M 2-Position Zone Valve Assemblies 
2-way normally open and additional combinations are also available, see bulletin F-26496.

Features: 
• Factory assembled valve and actuator

combinations.
• Quicker installation time

and easier maintenance
• UL Listed

GENERAL CLOSE-OFF (GCO) ASSEMBLIES 

Features: 
• Offers the same great features as the

General Close-Off assemblies, plus up to
25% more close-off psi.

• UL Listed

HIGH CLOSE-OFF (HCO) ASSEMBLIES 

2:.way·Normatly Ctosed GCO� 2-way Normally Closed HCO · --- ----·- -·---·-·--·--·------

Model Action Cv Close-off esig E Model Action Gv Glose-off esig e 
VT2211 G 13_020 1 /2" Sweat 1.0 60 VT2211H13_020 1/2" Sweat 1.0 75 

VT2212G13_020 2.5 40 VT2212Hl 3_020 2.5 50 

VT2213G13 020 3.5 25 VT2213H13 020 3.5 30 

VT2221 G 13_020 1/2" NPT 1.0 60 VT2221 H 13_020 1/2" NPT 1.0 75 

VT2222G 13_020 2.5 40 VT2222H13_020 2.5 50 

VT2223G 13 020 3.5 25 VT2223Hl 3 020 3.5 30 

VT2312G13_020 3/4" Sweat 2.5 40 VT2312Hl 3_020 3/4" Sweat 2.5 50 

VT2313G13_020 3.5 25 VT2313Hl 3_020 3.5 30 

VT2315G 13_020 5.0 20 VT2315H13_020 5.0 25 

VT2317G13 020 7.5 17 VT2317H13 020 7.5 20 

VT2322G 13_020 3/4" NPT 2.5 40 VT2322H13_020 3/4" NPT 2.5 50 

VT2323G 13_020 3.5 25 VT2323Hl 3_020 3.5 30 

VT2325G 13_020 5.0 20 VT2325Hl 3_020 5.0 25 

VT2327G13_020 7.5 17 VT2327H13 020 7.5 20 

VT2415G13_020 l" Sweat 5.0 20 VT2415H13_020 l" Sweat 5.0 25 

VT2417G13 020 7.5 17 VT2417Hl3 020 7.5 20 

VT2427Gl 3_020 1" NPT 8.0 17 VT2427H13 020 1" NPT 8.0 20 

VT2517G13_020 1-1/4" Sweat 8.0 17 VT2517H13 020 1-1/4" Sweat 8.0 20 

VT2343G13 020 3/ 4" lnverted Fiare 3.5 25 VT2343H13 020 - 3/ 4" lnverted Fiare 3.5 30 

3-way,Valve Assembliesª GCO
Model Action Cv Close-off esig e Model Action Cv Glose-off esig e
VT3211G13_020 1/2" Sweat 1.5 60 VT321 l Hl 3_020 1/2" Sweat 1.5 75 

VT3212G13_020 3.0 40 VT3212Hl 3_020 3.0 50 

VT3213Gl3 020 4.0 25 VT3213H13 020 4.0 30 

VT3221G13_020 1/2" NPT 1.5 60 VT3221 Hl 3_020 1/2" NPT 1.5 75 

VT3222G 13_020 3.0 40 VT3222H 13_020 3.0 50 

VT3223G13 020 4.0 25 VT3223H13 020 4.0 30 

VT3312G13_020 3/4" Sweat 3.0 40 VT3312Hl 3_020 3/4" Sweat 3.0 50 

VT3313G13_020 4.0 25 VT3313Hl 3_020 4.0 30 

VT3315G13_020 5.0 20 VT3315H13_020 5.0 25 

VT3317G13 020 7.5 17 VT3317Hl3 020 7.5 20 

VT3322G13_020 3/4" NPT 3.0 40 VT3322H 13_020 3/4" NPT 3.0 50 

VT3323G13_020 4.0 25 VT3323H13_020 4.0 30 

VT3325G 13_020 5.0 20 VT3325H13_020 5.0 25 

VT3327G13 020 7.5 17 VT3327H13 020 7.5 20 

VT3415G13_020 1" Sweat 5.0 20 VT34151-113_020 1" Sweat 5.0 25 

VT3417G13 020 7.5 17 VT3417H13 020 7.5 20 

VT3427G13 020 1" NPT 8.0 17 VT34271-113 020 1" NPT 8.0 20 

VT3517G13 020 1-1 / 4" Sweat 8.0 17 VT3517H13 020 1-'l/4" Sweat B.O 20 

VT3343G13 020 3/ 4" lnvcrtcd Fiare 4.0 25 VT3343Hl 3 020 3/ 4" lnverted Fiare 4.0 30 

Options a - Normal/y closed to 8-port 

VTxxxxxx3_020 200 ºF Max Hot Water Application 
Select AC Voltage Options 

A-24, 8-120, 0-208, U-230, T-277 • Normal/y Closed Option is available with 2- or 3-way assemblles 

VSxxxxxx4_020 250ºF Max 1-lot Water Application • Normal/y Open option is available with 2-way assembl1es only 

or 15 PSI Max Steam Application 5 
A High Temperature Actuator Must Be 
Used with VSXXXX 



Part Numbering System 
TWO POSITION ZONE VALVES, SPRING RETURN ACTUATORS 

v�xxxxxxxxxxx 
.------------'--, 

-- -
--- ..-e 

Body Type 
T = On/Off General 
S = On/Off Steam* 

* High temperature actuator
must be used. 

Configuration 
2 = 2-way 
3 = 3-way 

Valve Size 
2 = 1 /2" 
3 = 3/4" 
4 = 1" 
5 = 1-1/4" 

Connection Type (Availability) 
1 =Sweat(1/2", 3/4", 1", 1-1/4") 
2 = Threaded NPT (1 /2", 3/4 ", 1 ") 
3 = T hreaded Rp, Metric (1 /2". 3/ 4 ". 1 ") 
4 = lnverted fiare (1 /2") 
5 = SAE fiare (1 /2") 

Cv Size 
2-way 3-way Size Connection 

1 = 1.0 

2 = 2.5 

3 = 3.5 

5 = 5.0 

7 = 7.5 

8.0 

1.5 1/2" (1, 2, 3) 

3/4" (4)
3.0 1/2" (1, 2, 3, 5)

3/4" (1, 2, 3, 4) 
4.0 1/2" (1. 2, 3, 5) 

3/4" (1, 2, 3, 4) 

1" (1) 
5.0 3/4" (1. 2, 3) 

1" (1) 

7.5 3/4" (1, 2, 3) 
1" (1) 

8.0 1" (2, 3) 
1-1/4" (1) 

Actuator Type 
G = On/off, General Clase-off (GCO) 
H = On/off, High Clase-off (HCO) 

o ptions
O = No options 
A = End switch 

Elec trical Leads 
00 = 6" Motor wires 
01 = Terminal block 
02 = 18" (Standard) 

Voltage 
A = 24 Vac, 50/60 Hz 

with End switch (24 Vac only) 
Wire leads 

B = 110 Vac, 50 Hz and 12 O Vac, 60 Hz 
O = 208 Vac, 50/60 Hz 
T = 277 Vac, 50/60 Hz 
U = 230 Vac, 50 Hz and 24 O Vac, 60 Hz 

Temperature Ratings 
3 = General temperature 
4 = High temperature 

Action 
1 = Spring Return Normally Closed (2- or 3-way) 
2 = Spring Return Normally Opened (2-way only) 

Cautions 
When ordcring valve body only: Use the first six 
positions to configure the valve. 

When ordering actuator only: Use the last seven 
positions to configure thc aclualor. Prefix with 
the letter A. 

lnverted fiare fittings must be ordered separately. 
See actuator accessories, bulletin F-26496, 
tor fitting part numbers. 

End switch is not available far 277 Vac models if 
actuator temperature rating is high temperature. 

Actuators with Terminal blocks require end switch 
and the end switch is 24 Vac at 101 mA min. to 
5A max. 

End switch is 24 - 240 Vac at 101 mA min to 5A 
max. and 9 to 30- Vdc at 100 mA max. for actuators 
rated 240 V or less. End switch is 277 Vac at 101 mA 
min. to 5A max. far actuators rated 277V. 

Body Configuration 
� 

Body and Actuator Combination: Temperature Configurations 
Actuator Spring Return Mode 
AXX3XXXX 

T = General 
S = Steam 
lf body configuration is T. actuator temp rating can be 3 or 4. 
lf body configuration is S. actuator temp rating must be 4. 

3 = General temperature 
4 = Higl1 temperature 
lf actuator temp rating is 3, body style must be T. 
lf actuator temp rating is 4, body style can be S or T. 
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PopTop· .. Modulating Valves and Actuators 
Ene offers a modern, cost effective range of electrically operated, modulating, temperature control valves and actuators available from any

supplier. These highly reliable valves are designed specifically for use in fan coil, VAV reheat. unit ventilator, AHU, baseboard, and radiant 

applications. The compact design installs in small end compartments and still allows service access. Designed for use in closed hydronic 
heating and cooling applications. 

Pop Top modulating valves are available in the following configurations. 
•1/2",3/4", 1".1-1/4" • Sweat or threaded connection
, 2-way and 3-way • Cv 1.0 to 8.0

Features: 

• Brass forged 300 pisg rated bodies
Patented equal percentage flow plug up 
to 4 .O Cv while 7 .5 and 8.0 Cv are linear

• Meets or exceeds ANSI IV standard
for clase off

• Wide variety of ports and Cv's for
better control

POPTOP MODULATING VALVE BODIES 

Model Connection Cv 
VM2211 1/2" Sweat 1.0 
VM2212 2.0 
VM2213 4.0 
VM2221 1/2" NPT 1.0 
VM2222 2.0 
VM2223 4.0 
VM2312 3/4" Sweat 2.0 
VM2313 4.0 
VM2317 7.5 

VM2322 3/4" NPT 2.0 
VM2323 4.0 
VM2327 7.5 
VM2413 1" Sweat 4.0 
VM2417 7.5 
VM2427 1" NPT a.o

VM2517 1-1/4" Sweat a.o

Model Connection Cv 
VM3211 1/2" Sweat 1.0 
VM3212 2.0 
VM3213 4.0 
VM3221 1/2" NPT 1.0 
VM3222 2.0 
VM3223 4.0 
VM3312 3/4" Sweat 2.0 
VM3313 4.0 
VM3317 7.5 
VM3322 3/4" NPT 2.0 
VM3323 4.0 
VM3327 7.5 
VM3413 1" Sweat 4.0 
VM3417 7.5 
VM3427 1" NPT a.o

VM3517 1-1 /4" Sweat a.o

Features: 

• 3-wire floating and 1 to 1 O Vdc or 4 to
20 mA proportional control

• Magnetic clutch to maximize motor life
and gear train

• Manual override
• Position indicator
• Thermoplastic enclosure
• UL Listed

POPTOP MODULATING ACTUATORS 

Poplop Non-Spring Return Actuator - ... ---····--·-- -----

Model 

AT33A000ª 

AT33A00T 

AP33A000 

Control Signa! 
3-wire floating

proportional 

Time-Out 
N/A 

N/A 

a-Non-spring return, 3-wire noating actuators without the
time-out option should be used only with controllers that
provide time-out

Pop Top Spring Return Actuator 

Model Control Signal Position Time-Out 

AT13A0O0 3-wire floating N.C.
AT23A00T N.O. 

AP13A000 proportional N.C. N/A 

AP23A000 N.O. N/A 

7 



PopTop, .. Modulating Non-Spring Return Valve Assemblies 

Features: 
• Quicker installation time
• Easier maintenance
• Compatible with most DDC systems
• UL listed

1 THREE-WIRE FLOATING, 24 VAC MODULATING, 
NON-SPRING RETURN 

' 

2-way Three-wire Floating

Model ª 1 b 

VM2211 T33A00x 

VM2212T33AOOx 

VM2213T33AOOx 

VM2221T33AOOx 

VM2222T33AOOx 

VM2223T33AOOx 

VM2312T33AOOx 

VM2313T33AOOx 

VM2317T33AOOx 

VM2322T33AOOx 

VM2323T33A00x 

VM2327T33AOOx 

VM2413T33AOOx 

VM2417T33AOOx 

VM2427T33AOOx 

VM2517T33A00x 

Connection 
1/2" Sweat 

1/2" NPT 

3/4" Sweat 

3/4" NPT 

1" Sweat 

1" NPT 

1-1 / 4" Sweat

Cv 

1.0 

2.0 

4.0 

1.0 

2.0 

4.0 

2.0 

4.0 

7.5 

2.0 

4.0 

7.5 

4.0 

7.5 

8.0 

8.0 

3-way Assemblies - Three-wir� Fl_oating

Model Connection Cv

VM3211T33AOOO 1/2" Sweat 1.0 

VM3212T33AOOO 2.0 

VM3213T33AOOO 4.0 

VM3221T33AOOO 1/2" NPT 1.0 

VM3222T33AOOO 2.0 

VM3223T33AOOO 4.0 

VM3312T33AOOO 3/4" Sweat 2.0 

VM3313T33AOOO 4.0 

VM3317T33AOOO 7.5 

VM3322T33AOOO 3/4" NPT 2.0 

VM3323T33AOOO 4.0 

VM3327T33AOOO 7.5 

VM3413T33AOOO 1" Sweat 4.0 

VM3417T33AOOO 7.5 

VM3427T33AOOO 1" NPT 8.0 

VM3517T33AOOO 1-1/4" Sweat 8.0 

0ptions 

Clase-off psig 
50 

50 

35 

50 

50 

35 

50 

35 

35 

50 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

Clase-off psig 
50 

50 

35 

50 

50 

35 

50 

35 

35 

50 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

a. x = Option designation: T = Time-out, O=No option
b. Non-spring return, 3-wire floating actuator without the

time-out option shou/d be used only with controllers
that provide time-out

p 

p 

Features: 
• Offers the same great features as

the three-wire floating assemblies
• Operating range of O to 1 O Vdc

or 4 to 20 mA proportional control
• Jumper selectable operating ranges
• UL Listed

PROPORTIONAL, 24 VACO TO 10 VDC, 
OR 4 TO 20 MA, NON-SPRING RETURN 

Model Connection Cv Clase-off psig p
VM2211 P33AOOO 1/2" Sweat 1.0 50 

VM2212P33AOOO 2.0 50 

VM2213P33AOOO 4.0 35 

VM2221 P33AOOO 1/2" NPT 1.0 50 

VM2222P33AOOO 2.0 50 

VM2223P33AOOO 4.0 35 

VM2312P33AOOO 3/4" Sweat 2.0 50 

VM2313P33AOOO 4.0 35 

VM2317P33AOOO 7.5 35 

VM2322P33AOOO 3/4" NPT 2.0 50 

VM2323P33AOOO 4.0 35 

VM2327P33AOOO 7.5 35 

VM2413P33AOOO 1" Sweat 4.0 35 

VM2417P33AOOO 7.5 35 

VM2427P33AOOO 1" NPT 8.0 35 

VM2517P33AOOO 1-1 / 4" Sweat 8.0 35 

3-way Assemblies � Proportional : ~.-· · · ;'..�; 
Model Connection Cv Clase-off psig p
VM3211 P33AOOO 1/2" Sweat 1.0 50 

VM3212P33AOOO 2.0 50 

VM3213P33AOOO 4.0 35 

VM3221 P33AOOO 1/2" NPT 1.0 50 

VM3222P33AOOO ?..O 50 

VM3223P33AOOO 4.0 35 

VM3312P33AOOO 3/4" Sweat 2.0 50 

VM3313P33AOOO 4.0 35 

VM3317P33AOOO 7.5 35 

VM3322P33AOOO 3/4" NPT 2.0 50 

VM3323P33AOOO 4.0 35 

VM3327P33AOOO 7.5 35 

VM3413P33AOOO 1" Sweat 4.0 35 

VM3417P33AOOO 7.5 35 

VM3427P33AOOO 1" NPT 8.0 35 

VM3517P33AOOO 1-1 / 4" Sweat 8.0 35 



PopTop· .. Modulating Spring Return Valve Assemblies 
spring return actuators return to the normal position when the power is lost for more than two seconds. 

Features: 
• Quicker installation time
• Easier maintenance
• Compatible with most DDC systems
• UL listed

THREE-WIRE FLOATING, 24 VAG MODULATING, 
SPRING RÉTURN 

2-way Three-wire Floatiñg . . 

Model ª Gonnection Gv Glose-off psig p 
VM2211Tx3AOOT 1/2" Sweat 1.0 50 
VM2212T x3AOOT 2.0 20 
VM2213Tx3AOOT 4.0 20 
VM2221Tx3AOOT 1/2" NPT 1.0 50 
VM2222Tx3AOOT 2.0 20 
VM2223Tx3AOOT 4.0 20 
VM2312Tx3AOOT 3/4" Sweat 2.0 20 
VM2313Tx3AOOT 4.0 20 

1 
VM2317Tx3AOOT 7.5 15 
VM2322T x3AOOT 3/4" NPT 2.0 20 
VM2323Tx3AOOT 4.0 20 
VM232 7T x3AOOT 7.5 15 
VM2413T x3AOOT 1" Sweat 4.0 20 
VM2417Tx3AOOT 7.5 15 
VM2427T x3AOOT 1" NPT B.O 15 
VM2517T x3AOOT 1-1/4" Sweat B.O 15 

3-way Three-wire Floating 

Model b Connection Gv Clase-off psig p 
VM3211T13AOOT 1/2" Sweat 1.0 50 
VM3212T13AOOT 2.0 20 
VM3213T13AOOT 4.0 20 
VM3221T13AOOT 1/2" NPT 1.0 50 
VM3222T13AOOT 2.0 20 
VM3223T13AOOT 4.0 20 
VM3312T13AOOT 3/4" Sweat 2.0 20 
VM3313T13AOOT 4.0 20 
VM331 7T13AOOT 7.5 15 
VM3322T13AOOT 3/4" NPT 2.0 20 
VM3323T13AOOT 4.0 20 
VM3327T1 3AOOT 7.5 15 
VM3413T1 3AOOT 1" Sweat 4.0 20 
VM3417T1 3AOOT 7.5 15 
VM3427T13AOOT 1" NPT B.O 15 
VM3517T13AOOT 1-1/4" Sweat B.O 15 

Options 
a. Spring action designation: N.C.=7, N.0.=2
b. Normal/y c/osed to 8-port

Features: 
• Offers the same great features as

the three-wire floating assemblies
• Operating range of O to 1 O Vdc

or 4 to 20 mA proportional control
• Jumper selectable operating ranges
• UL Listed

PROPORTIONAL, 24 VAGO TO 10 VDG, 
OR 4 TO 20 MA, SPRING RETURN 

2-way Proportional

Model ª Gonnection Cv Clase-off psig p
VM2211 Px3AOOO 1/2" Sweat 1.0 50 
VM2212Px3AOOO 2.0 20 
VM2213Px3AOOO 4.0 20 
VM2221 Px3AOOO 1/2" NPT 1.0 50 
VM2222Px3AOOO 2.0 20 
VM2223Px3AOOO 4.0 20 
VM2312Px3AOOO 3/4" Sweat 2.0 20 
VM2313Px3AOOO 4.0 20 
VM2317Px3AOOO 7.5 15 
VM2322Px3AOOO 3/4" NPT 2.0 20 
VM2323Px3AOOO 4.0 20 
VM2327Px3AOOO 7.5 15 
VM2413Px3AOOO 1" Sweat 4.0 20 
VM2417Px3AOOO 7.5 15 
VM2427Px3AOOO 1" NPT B.O 15 
VM2517Px3AOOO � -1 / 4" Sweat B.O 15 

Model b Connection Gv Glose-off psig p 
VM3211P13AOOO 1/2" Sweat 1.0 50 
VM3212P13AOOO 2.0 20 
VM3213P13AOOO 4.0 20 
VM3221 Pl 3AOOO 1/2" NPT 1.0 50 
VM3222P13AOOO 2.0 20 
VM3223Pl 3AOOO 4.0 20 
VM3312P13AOOO 3/4" Sweat 2.0 20 
VM3313P13AOOO 4.0 20 
VM3317P13AOOO 7.5 15 
VM3322P13AOOO 3/4" NPT 2.0 20 
VM3323Pl 3AOOO 4.0 20 
VM3327P13AOOO 7.5 15 
VM3413Pl 3AOOO 1" Sweat 4.0 20 
VM3417P13AOOO 7.5 15 
VM3427P13AOOO 1" NPT 8.0 15 
VM3517 Pl 3AOOO 1-1 / 4" Sweat 8.0 15 
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Part Numbering System 
ERIE POPTOP•M MODULATING, SPRING ANO NON-SPRING RETURN ACTUATORS 

VMXXX XXX3AOOX 

Body Type 
M = Modulating 

Configuration 
2 = 2-way 
3 = 3-way 

Valve Size 
2 = 1 /2" 
3 = 3/4" 
4 = 1" 
5 = 1-1/4" 

Connection Type (Availability) 
1= Sweat (1/2", 3/4", 1", 1-1/4") 
2= ThreadedNPT(1/2", 3/4", 1") 
3= Threaded Rp. Metric (1 /2", 3/ 4 ". 1 ") 
5= SAE nare (1 /2 ") 

1 = 
2 =

3 =

7 = 

Cv Size 
Cv Size Connection 
1.0 1/2" (1. 2, 3) 
2.0 1/2" (1, 2, 3, 5) 

3/4" (1. 2, 3) 
4.0 1/2" (1, 2, 3, 5) 

3/4" (1. 2. 3) 
1" (1) 

7.5 3/4" (1, 2, 3) 
1" (1) 

8.0 1" (2. 3) 
1-1 /4" (1)

Actuator Type 
T = 3-wire íloating 
P=Proportional, 1-10 Vdc, 5-10 Vdc, or 

4-20 mA, Jumper Selectable . 1-5 Vdc

Options 
Non-Spring Return Actuators 

O = No options 
T = 3-wire signal time-out 

Spring Return Actuators 
T = Time-out 

Electrical Leads 
00 = No leads 

Voltage 
A=24 Vac, 50/60 Hz 

Temperature Ratings 
3 = General temperature 

Action 
1 = Spring Return Normally Closed (2- or 3-way) 
2 = Spring Return Normally Opened (2-way only) 
3 = Non-Spring Return 

Cautions 
When ordering valve body only: Use the first six 
posií.ions to configure the valve. 

When ordering actuator only: Use the last seven 
positions to conligure the actuator. Prerix with 
the letter A. 

This feature is standard for spring return 3-way 
actuators. it must be included in the part number. 

Should not be used with thermostats/controllers 
unless they have a time-out feature. 

Available Actuators 

Model Action Position Actuator Type Option 

AT13A00T Spring Return N.C. 3-wire Floating With Time-out 

AT23A00T Spring Return N.O. 3-wire Floating With Time-out 

AT33A000 Non-Spring Return 3-wire Floating None 

AT33A00T Non-Spring Return 3-wire Floating With Time-out 

AP13A000 Spring Return N.C. Proportional None 

AP23A000 Spring Return N.O. Proportional None 

AP33A000 Non-Spring Return Proportional None 



Erie Damper Actuators 
oamper Actuators provide control for forced air zoning and draft control of solid fuel boilers 
and furnaces. The exclusive lost-motion drive protects the gear train from damage. 

Features: 
• Direct or linkage drive
• Simple 2-wire thermostat control
• Optional end switch
• Quick mounting
• CW or CCW models
• Quiet operation
• UL Recognized

LSERIES, TWO-POSITION, MOTOR OPEN, SPRING RETURN 

Light Duty:. 4_5 in;,o/· �9!9r�riven , 
Model Drive/Rotation Voltage 
0453LOO77GAOO Direct CW 24 Vac 
0453LOO77GBOO 120 Vac 
0453L0077GAO1 24 Vac, end switch 
0453L0077GBO1 120 Vac, end switch 

0453L0038GAOO Linkage CW 24 Vac 
0453LOO38GBOO 120 Vac 
0453L0038GAO1 24 Vac, end switch 
0453L0038GBO1 120 Vac, end switch 
0453LOO74GAOO Direct CCW 24 Vac 
0453LOO7 4GBOO 120 Vac 

0453LOO34GAOO Linkage CCW 24 Vac 
0453LOO34GBOO 120 Vac 

Part Numbering System 
ERIE TWO POSITION, 

SPRING RETURN DAMPER ACTUATORS 

O 4 5 3 X XX XX X X XX 

Damper 
Operator 

Duty Rating 
Light Duty ; L 
Medium Duty ; H 
Heavy Duty ; R 

Temperature Rating 
Standard = 00 

Configuration 
Direct Orive. CW Rotation ; 77 (L. H. R )  
Direct Orive. CCW Rotation ; 7 4 (L. 1-1) 
linkage Orive. CW Rotation ; 38 (L. H) 
linkage Orive, CCW Rotation ; 34 (L. H) 

Options 
00 ; No options 
01 ; End switch 

Voltage 
A;24 Vac, 50/60 Hz 
B;llO/12O Vac, 50/60 Hz 

LJ;22O/23O Vac, 50/60 Hz 

Leads 
40" cord; A 
60" cord ; B 
none ; E 
18"standard ; G 

Features: 
• Direct or linkage drive
• Simple 2-wire thermostat control
• Optional end switch
• CW or CCW models
• Quiet operation
• UL Recognized

Quick mounting

H SERIES, TWO-POSITION, MOTOR OPEN, SPRING RETURN 

Medium Duty - 55 in. oz. Motor Driven 
Model 
O453HOO77GAOO 
O453HO077GBOO 
O453HOO77GAO1 
O453HOO77GBO1 

O453HOO38GAOO 
O453HOO38GBOO 
O453HOO38GAO1 
O453HOO38GBO1 

O453HOO74GAOO 
O453HOO74GBOO 

O453HOO34GAOO 
O453HOO34GBOO 

Drive/Rotation Voltage 
Direct CW 24 Vac 

120 Vac 
24 Vac, end switch 
120 Vac end switch 

Linkage CW 24 Vac 
120 Vac 
24 Vac, end switch 
1 20 Vac, end switch 

DirectCCW 24 Vac 
120 Vac 

Linkage CCW 24 Vac 
120 Vac 

Features: 
• Direct drive
• Quick mounting
• Two-position motor driven open

and motor drive close

R SERIES, MOTOR OPEN, MOTOR CLOSED 

Heavy Duty - 150 in. oz. Motor Driven . . . . ._, 
Model Orive Voltage Control 
O453ROO77GAOO Oirect 24 Vac 3-wire

O453ROO77GBOO Oirect 120 Vac 3-wire

O453ROO77GUOO Direct 230 Vac 3-wire 

Shaft Kits for L, H, and R Series 
Model Description Diameter 
453-52 6" to 12" shaft hardware 5/16" 

453-69 12" to 120" shaft hardware 5/16" 

11 
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Boiler Boss 
featuring the ZoneTrak''"' Window and Priority Plus 

Boiler Boss Relays 

Boiler Boss relays are the most advanced and reliable single and multiple zone switching relays 
on the market today. Simplified wiring and universal compatibility makes installation clear. 

-·-
..... �: 

---- - ' 

Features: 
• Domestic hot water priority

zone
• 10 amp replaceable sealed

contact relays
• Auto Test relay testing
• Priority Plus
• ZoneTrak for status indication

SINGLE ANO MULTI-ZONE CONTROL RELAYS 
FOR CIRCULATORS 
The SR Single and Multiple-zone series control relays 
incorporate up to six double pole/single throw zone relays to 
provide control to a multi-zone hydronic system. Most models 
include Príority Plus. 

Single and Multi-Zone Control for.Circulators 

Model 

SR100 

SRlOOAT 

SR201 

SR201AT 

SR201B 

SR301 

SR301AT 

SR301 B 

SR601 

SR601AT 

SR601B 

EXP-10 

Description 
1 Zone, DPDT, Universal relay 
1 Zone, DPDT, Universal relay with Auto Test 
2 Zone relay with Priority Plusª 

2 Zone relay with Priority Plusª and Auto Test 
2 Zone relay Priorityb 
3 Zone relay with Priority Plusª 

3 Zone relay with Priority Plusª and Auto Test 
3 Zone relay Priorityb 
4 to 6 Zone expandable relay with Priority Plusª 

4 to 6 Zone expandable relay 
with Priority Plusª and Auto Test 
4 to 6 Zone expandable relay Priorityb 
1 Zone expansion ror SR Relay replacement 

a- tn addition to priority only logic, Priority Plus a/lows non-priority
heating zones to be /ocked out for up to one hour on a cal/ for priority
domestic hot water heating.

b- Priority only logic locks out non-priority heating zones indefinitely.

Features: 
• Domestic hot water príoríty zone
• Replaceable sealed contact relays
• Selectable 90 or 180 second fan delay

HYDRONIC AIR HANDLER PACKAGE 

The WA300 controls up to two heat/cool air handlers or one 
heat/cool air handlers plus a radiant floor zone with DHW 
priority input/output and burner contacts. 

Hydronic Air. Handler Package .. 

Model Description 
WA300 2 Zone Ht/CI logic with DHW priority 

�.,�. -�"" ., ', ..... ,, .,;,_,,¡,..,. �I 

¡fllllia ..:;._i 
í- j 

Features: 
• Domestic hot water priority zone
• 10 amp replaceable sealed contact relays
• Priority Plus
• ZoneTrak for status indication
• Zonelink for priority extension
• 75 VA high capacity transformer

ZONE CONTROL SYSTEM rüR ZONE VALVES, CIRCULAR,

ANO BOILER 
The VLS00 controls up to five zone valves, an indirect system, 
a circulator, and boiler control-ali in one controller. The 
Zonelink™ feature allows an unlimited amount of controllers to 
be linked together. 

Zone Control Sys_te111 . _ . 
Model Description 
VLSOO 5 Zone or 4/1 priority zone with Zonelink 



lnjection Pump and Valve Mixing Controis 

Features: 
• Boiler low ternperature return protection
• Built in transforrner and relays

Exclusive "Sure Start" purnp control
• Purnp "Exercise" cycle
• Large, bright LEO display
• Exclusive boiler short cycle protection
• Priority inputs

INJECTION PUMP MIXING CONTROL 
The systern .3000 injection Purnp Mixing Control with reset 
provides control of the water ternperature in the secondary 
(radiant) loop of a heating systern, based on outdoor air 
temperature and design ternperature settings using an injection 
pump. lt also provides protection against boiler condensation 
by monitoring and controlling the return water ternperature. 

lnjection Pump Mixing Control 

Model Description 
B83000 lndoor/Outdoor reset injection pump mixing control 

Features: 
• Boiler low ternperature return protection
• Built in transforrner and relays
• Accurate proportional control of rnixing

valve
• Large, bright LEO display
• Exclusive boiler short cycle protection

VALVE MIXING CONTROL 
The Systern 3600 3-way Mixing Valve Control with reset provides 
control of the water ternperature in the secondary (radiant) loop of 
a heating systern. The systern applies accurate proportional control 
to 3-way or 4-way rnixing valves based on indoor/outdoor reset 
ternperatures. lt also provides protection against boiler condensation 
by rnonitoring and controlling the return water ternperature. 

Mixing Control 

Model Description 
883600 lndoor/Outdoor reset 3- or 4-way valve mixing control

13 



Thermostats, Non-Digital 
frie offers advanced design in electronic microprocessor based thermostats and controllers. Erie combines the simplicity of a thermostat 
with the versatility and power of a controller. Ease of installation is combined with the flexibility of applications and maximum compatibility. 
Proportional plus integral (PI) control algorithms with advanced adaptive logic guides the microprocessor based units. This provides precise 
and stable control under varying system capacity and load conditions, without the need for tuning or calibrating the control algorithm. 

Features: 
• 0-10 Vdc heat and/or cool outputs
• Operates at 50 or 60 Hz
• Fan continuous operation

0-10 Vdc CONTROLLER THERMOSTATS
The T167 thermostats provide proportional control of cooling
fan coil damper and fan system.

Model 
TA167-1ª 

TA167-3 
TB167-1 

Description 
Heating and cooling 
Heating or cooling, On/off only 
Heating and cooling 

• Model has no deadband between heating and cooling. lf using as a 
heatlcoo/ control, an optional changeover thermostat (680-243-x) is 
required. 

Features: 
• 2-pipe pr 4-pipe configurations
• Line voltage 3-speed fan control

24 to 240 Vac
• Bellows sensor

ON/OFF THERMOSTATS FOR 24 TO 250 Vac 
The T500 thermostats are designed for low and line voltage 
on/off control of valves, relays, and fan motors in various 
applications. 

T511-F 

Ts13 

TS13F 
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Description 
Heating or cooling. 2-pipe with 3-speed fan control 
and Celsius dial 
Heating or cooling, 2-pipe with 3-speed fan control 
and Fahrenheit dial 
Heating or cooling, 4-pipe with 3-speed fan control 
and Celsius dial 
Heating or cooling, 2-pipe with 3-speed fan control 
and Fahrenheit dial 

Features: 
• Manual or automatic changeover
• Line voltage 3-speed fan control
• 24 to 277 Vac

ON/OFF ELECTRONIC THERMOSTATS FOR 24 TO 277 Vac 
The T155 thermostats are designed for low and line voltage 
on/off control of valves, relays, and fan motors in various 
applications. 

Model 
TA155-10 

TA155-17 

TA155-18 
TBl 55-10 

TB155-15 

lo< 

Description 
Heating and cooling, with 3-speed fan control manual 
changeover, Heat/Off/Cool switch 
Heating or cooling, with 3-speed fan control, 
On/Off switch 
Heating or cooling 
Heating and cooling, with 3-speed fan control, 
auto changeover, On/Off switch 
Heating and cooling, with auto changeover 

Features: 
Adjustable heat anticipator 

• Fahrenheit and Celsius capability
• Mercury free

ON/OFF THERMOSTATS 

The 31-100 series thermostats are designed for applications 
which require a single pole/double throw switch, adjustable 
heat anlicipator and fixed cooling and anticipator. 

Model 
31-100
31-101
31-102
31-103

Description 
Heating or cooling, No switches, Celsius 
Heating and cooling, 1-speed fan. Celsius 
Heating or cooling, No switches, Fahrenheit 
Heating and cooling, 1-speed fan, Fahrenheit 



Thermostats - Digital 

- - l
Features: 
• LCD display
• On/off temperature control output
• Three-wire floating control output

Multiple speed fan switching
• 2-pipe/ 4-pipe configuration
• Summer/Winter changover option
• Setback capability
• Staged heat option
• Operates at 50 or 60 Hz
• Fahrenheit or Celsius display

MICROPROCESSOR THERMOSTATS, DIGITAL DISPLAY, 

C0NTROLLER, 3-WIRE FLOATING, AND ON/OFF 

The T158 thermostats provide microprocessor control of fan coi! 
unit.s, air handling units, and terminal units and feature an LCD. 

T158 

Model 

TA158-1 
TA158-2 

TB158-1 
TB158-2 
TB158-3 
TB158-r 
TB158-15 
TB158-17 
TB158-18 

Description 
Heating and cooling, On/off only 
Heating or cooling, On/off only. 
with 3-speed fan control 
Heating and cooling 
Heating and cooling with 3-speed fan control 
Heating or cooling with 3-speed fan control 
Heating or cooling* 
Heating or cooling 
Heating and cooling with 1-speed fan control 
Heating or cooling with 1-speed fan control 

• Mode control feature not included on this model

-

Features: 
• Large, easy to read LCD
• 1 ºF OR 2ºF selecta ble heating operating

differential
• Short cycle protection
• Mechanical low limit protection

(FP model)
• Non-programmable
• Fahrenheit and Celsius display capability

LOW VOLTAGE WITH DIGITAL DISPLAY 
The T200 thermostats are designed for low voltage heating, 
cooling, and single stage heat pump applications and feature 
an LCD. 

Model 
T201 
!101-FP 

T205 
i?0S-FP 

1 T207
, T207-FP 

Description 
Heating only. No fan control 
Heating only, No fan control with low limit protection 
Cooling only, Fan control 
Heating/cooling, Fan control 
Heating/cooling, Fan control with low limit protection 
Heating/cooling, Fan control, B&O terminals 
Heating/cooling, Fan control, B&O terminals 
with low limit protection 

-
Features:
• LCD display
• 0-10 Vdc or 4-20 mA outputs
• Low voltage fan cycling operation

Multiple speed fan switching
2-pipe/4-pipe configuration

• Summer/Winter changover option
• Setback capability
• Staged heat option
• Operates at 50 or 60 Hz
• Fahrenheit or Celsius display

MICROPROCESSOR THERMOSTATS, DIGITAL DISPLAY, 

CONTROLLER, 0-1 O Vdc OR 4-20 mA 
The T168 thermostats provide digital control of fan coi! units, air 
handling units, and terminal units and feature an LCD. 

1168 
- .

Model 
TA 168-1 
TA168-2 

TA168-3 
TA168-4 
TA168-5 
TA168-6 

TA168-7 
TA168-8 
TA168-9 

Description 
Heating and cooling, Auxiliary heat feature 
Heating or cooling, 3-speed fan control, fan cycling, 
Auxiliary heat feature 
Heating or cooling. 3-speed fan control, fan cycling 
Heating or cooling 
Heating or cooling, fan cycling 
Heating or cooling, fan cycling, 1-speed fan control, 
Auxiliary heat feature 
Heating or cooling. fan cycling, 1-speed fan control 
Heating or cooling, fan cycling, 1-speed fan control 
Heating or cooling 

Fe atures: 
Fahrenheit or Celsius display 

-- Setback from occupancy. dock or BMS 
LCD display with backlight 
Keypad lockout 

ta.e, Remole sensor option 
Changeover sensor option 

MICROPROCESSOR STAND ALONE THERMOSTATS 

The T1 70 thermostats provide microprocessor control of fan 
coil units, air handling units and terminal units. 

� '� '�. 

T.170. ' - . -··--·--� · 

Model 
TA170-'16 
TA170-18 

TB170-9 

Description 
Heating and cooling. Auxilliary heat feature 
Heating or cooling, 3-speed fan control, fan cycling, 
Auxilliary heat feature 
Heating and cooling, 3-speed fan control, fan cycling 
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ACCU-FLO Balancing Valve 

T he Taco Accu-Flo combines superior engineering and design, precision machining and 

100% factory testing to ensure the highest quality fixed port venturi balancing valve on 

the market today. Accuracy of the Taco Accu-Flo is 4-5 times greater than variable orifce 

balancing valves. 

-

�co· 
comfort made easy· 

EITcctive Date: 08/12/09 
P,inted in USA 



ACCU-FLO Balanci g a e IS

THE BENEFITS OF TACO FIXED 
P0RTVENTURI B ALANCING 
Don't sacrifice your system's efficiency by using an 
outdated conventional variable orífice balancing 
valve where the norm is poor balancing accuracy, 
high pressure drops, low regains, and inability to 
read low flows. 

SAVE YOUR SYSTEM ... 
The Taco Accu-Flo Balancing Va/ve Offers: 

• Accuracy 4-5 times greater than
variable orífice balancing valves.

• Flow measurement independent of
stem and ball position.

• Ability to read nameplate setting
not required to detenmine flow.

• Tamper resistant memory stop
for accurate resetting.

• Positive shut-off

• Ability to read low flows.

The Taco Accu-Flo combines superior engineering 
and design, precision machining and 100% factory 
testing to ensure the highest quality fixed por t 
venturi balancing valve on the market today. 

QUALITY THROUGH DESIGN ... 
The Toco Accu-Flo Boloncing Va/ve Features: 

• Modified venturi design.

• Blowout-proof stem.

' Ball valve construction.

• Caiibrated nameplate for presetting.

' Rated to: i /2"-2": 300 PSI, 250ºF;
2-1 /2"-4": Class 125

Schrader Style Pressure Port 
allows for easy differential -----
pressure gauge attachment. � 

Brnnze Body ( 1 /2"-2", Sweat and NPT) 
Cast lron Body ( 2-1 /2", 3", 4", Flanged) 

Modified Venturi Flow 
Measurement section 
ensures precise and 
consistent differential 
readings, even at low 
ílows, for accuratE 
valve setting. 



�ard f or accuracy & de n y. 

Blow-out Proof Stem is held Calibrated Nameplate with tamper 
resistant memory stop. 

Fast and accurate resetting if 
shut off feature is used. 

0-Ring Seal prevents leakage. 

Accu-Flo can be installed in any position. 

-------------------- Ball Valve construction for reliable use as a 

Teílon Seats 
prevent leakage. 

Schrader Style 
Pressure Port 

balancing and shut-off valve. 

Accu-Flo functions as a positive shut-off valve when 
in the "closed" position, to allow for maintenance 
and/or service work on the system. 

Precision machining, tight tolerances, 
and 100% factory testing ensures the 

highest quality valve. 

Flow measurement does not depend on 
the position of the stem and ball. 

n

odel 
No. 

T/9 

Differential Pressure Gauge 
To achieve the greatest accuracy, use 

Lhe Taco 779 Dual Readout Meter 

Readtng 
Range 

0-10" 
0-100" 

% of Accuracy 
Full Scale 

3% 

3% 



'@Taco Catalog #400-2.4 
Supersedes: 6/1 1 /07 

Size 

1/2" 

3/4" 

I" 

1-1/-4" 

1-1/2" 

2" 

2-1/2"
3" 
4" 

.

' 
' 
' 
s 

' 

' 

' 

ACCU-FlO DIMENSIONS 

DIMENSIONS 
Produce# Conn. A B e D 

In. mm In. mm In. mm In. mm 

ACUF-050-AC Sweat 3-1/4 82 2 SI 2 SI 1-ln 38 
ACUF-050-AT NPT 3-1/4 82 2 SI 2 SI 1-1/2 38 
ACUF-075-AC Sweat 3-1/4 82 2-1/8 54 2-1/8 54 1-1/2 38 
ACUF-075-AT NPT 3-!/4 82 2-1/8 54 2-1/8 54 1-1/2 38 
ACUF-100-AC Sweat 4 101 2-1/8 57 1-1/8 54 1-5/8 41 
ACUF-100-AT NPT 4 101 1-1/8 57 2-1/8 54 1-5/8 41 
ACUF-125-AC Sweat 5-1/8 130 2-1/2 63 2-3/8 60 2 SI 
ACUF-125-AT NPT S.l/8 130 1-1/2 63 1-3/8 60 2-1/4 57 
ACUF-150-AC Sweat 5-7/8 149 2-5/8 67 2-1/2 64 2-3/16 56 
ACUF-150-AT NPT 5-7/8 149 1-5/8 67 1-1/2 64 2-3/4 70 
ACUF-200-AC Sweat 6-314 171 2-3/4 70 2-3/4 70 2-314 70 
ACUF-200-AT NPT 6-3/4 717 1-3/4 70 2-3/4 70 3-3/8 86 
ACUF-250-AF Flanged 8 200 J.5/8 92 7 178 
ACUF-300-AF Flanged l,.]/16 255 4 102 7-1/2 191 
ACUF-400-AF Flanged 10 250 4-3/4 121 9 229 

MATERIAL 

Body Venturi 
Bronze Brass 
Bronze Brass 

Bronzc Brass 

Bronze Brm 
Bronze Brass 
Bronze Brass 
Bronze Brass 
Bronze Brass 
B ronze 8rass 
Bronzc Brass 
Bronze Brass 

Bronze Brass 
Cast lron TFE 
Case lron TFE 

Cast lron TFE 

Effective Date: 08/ 12/09 
Printed in USA 

APPROX. WEIGHTS 
Cv Full 

lbs. kg. Open Posicion 
7/8 .4 

2.12 7/8 .4 

7/8 .4 

1-1/4 3.9 .6 
1-1/8 .s
1-3/8 .6 8.4 

3-1/8 1.4 
3-1/4 1.5 17.3 

3-3/4 1.7 
4-3/8 1.0 28.3 

S.7/8 1.7 
7 3.1 62.3 

24 10.9 122 
32 14.3 212 
60 26.9 444 

1 /2" - 2" SWEAT AND THREAD 2-1 /2", 3", 4" FLANGED
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Anexo 15: Fan coil de agua helada 



FH Fan-Coil Units 

Low-Profile, Horizontal 
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FH Fan-Coil Uni s: 
lnnovative design simplifies 
installation and service 
Owners 
AHRI Standard 440-certification ensures exacting 
performance. The FH fan-coil unit's 3-speed, direct-
drive motor allows optimized cabinet airflow and sound 
performance. Enhanced sound levels are achieved through 
an electronic fan-speed controller (SCR) which allows further 
motor-speed tuning. 
FH concealed model fan-coil units are constructed of 
galvanized steel, surpassing the ASTM 125-hour, salt-spray 
test for corrosion and rust. Exposed-cabinet model FHX 
features durable, powder-coated, galvanealed steel that 
resists fading, scratches and fingerprints. 

Concerned about lndoor Air Quality? Sloped drain pans are 
standard on ali FH units, and are easily removed to provide 
access to the coils for cleaning. Optional stainless-steel drain 
pans and coil casings are available. IAQ lining options include 
foil-faced or elastomeric, closed-cell-foam insulation. 

Desígners 

The FH unit's impressive list of standard features provides 
unparalleled design flexibility. Configuration options include 
rear-ducted or bottom-ducted return. Ceiling access is achieved 
through architectural-louvered or solid return-air panels, 
or a telescoping-duct panel for adjustable unit recessing. 

Available with chilled-water or DX cooling coils, and 
hot-water, steam or electric heating coils, FH fan coils 
produce the ultimate in comfort and flexibility. 

Contractors 

FH horizontal fan-coil units provide maximum performance 
while reducing installed cost to the contractor. Ultra-low-profile 
design (maximum 10" for concealed models; 12" for exposed 
cabinets) allows installation virtually anywhere. Bottom access 
to ali components through available hinged-cover access 
doors makes service easy. 

For fast-track jobs, the FH Quick Ship unit is available in 
5, 10 or 15 days with an impressive list of unit options 
and controls. 

Factory-Mounted Control Packages 

A wide variety of control options and thermostats are 
offered. Factory-mounting and wiring of DDC controls by 
others is also available. 

Model and Unit Size Nominal 

FHP/FHF 20 250 
FHX 20 250 

FHP/FHF 25 400 
FHX 25 350 

FHP/FHF 30 500 
FHX 30 450 

FHP/FHF 40 750 

FHX 40 650 

FHP/FHF 50 1000 

FHX 50 850 

FHP/FHF 60 1400 

FHX 60 1200 

Actual performance nlily vary based on model, options and operating condilions. 
Ask your Johnson Controls rep, esentative for complete performance informatlon. 

Silent Relays 
Silent, solid-state relays are available for fan and electric-heat 
control in sound-sensitive environments. 

Factory-Furnished Valve Packages 
Valve packages provided by the factory ensure proper fit, 
operation and performance. 

Electric Heat 
A variety of kW and voltage configurations 
are available. Options include door-interlock 
disconnects, low-voltage controls, and 
silent, solid-state relays. Ali control and 
electric-heat configurations include single
point-power connection and are cETL listed 
as an assembly. 



Electrical Enclosure 

The bottom-hinged electrical enclosure provides access 
to a spacious electrical compartment. This compartment 
houses ali electric-heat and control components. Terminal 

strips are furnished for simple power-wiring and control
wiring connections. Multiple knockouts allow wiring entries 
from either side of the compartment. 

Filters 

One-inch throwaway filters are tight-fitting to prevent air 
bypass. Filters are easily removable from the bottom through 
the access panel. 

Drain Pan 

Standard drain pans are externally insulated, single-wall, 
galvanized steel with an option for stainless steel. Drain pans 
are available with secondary drain connection. On concealed 
models, the FH Series drain pan is easily removable for 
cleaning or reversing connections. 

Access Panels 

Full access to the unit for installation and service is available 
with both of the bottom pan e Is removed. AII electrical and 
piping services are accessed from the bottom. 



/ 

Fan Deck 
The fan assembly is easily removed without disconnecting 
the ductwork for service access to motors and blowers at, 
or away from, the unit. 

Telescoping Bottom Panel 

The telescoping bottom panel allows for fully recessing the 
unit while permitting service access into the ceiling plenum. 
The architectural ceiling panel is finished with a durable 
powder-coat paint. 

Coils 
Ali units are available in 2-pipe or 4-pipe configurations. 
The heating coil may be placed in the reheat or preheat 
position. On concealed models, heating and cooling coils 
are available with right, left or opposite-side connections. 

Powder-Coated Painted Surface 
Exposed-cabinet model FHX, 
as well as ceiling-access panels 
and supply and return-air grilles, 
feature a powder-coat finish that 
resists scuffing, scratching, 
fading, and fingerprints. 
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Model FHP Plenum Return Dimensional Data Model FHX Exposed Cabinet Dimensional Data 
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Unit Slze �:
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20 20•fsoal 21· (533] 22' (559] 

25 26' (6601 27' (686] 28"(711] 

30 30· 1762] 31' 17871 32' 18131 

40 40' 110161 41' 110411 42" fl067] 

50 so· 11210] 51" 11295] 52'11321] 

60 60" (15241 61' [1549] 6].' (15751 

GENERAL NOTES: 
1. Ali dimensions in inches [mm] and are± 1/4" [6mm]. 

Metric values are soft conversion. 
2. Left-hand unit shown; right-hand unit opposite. 
FHP NOTES: 
1. Standard control enclosure is mounted on unlt 
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sufficient clearance to access clcctrical controls and 
comply with applicable codes and ordinances. 

2. Optional bottom control enclosurc with hingcd cover 
replaces standard síde-mounted cnclosure and 
íncludes (2) additional knockouts on bottom of unit 
on left side. 
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19' (483] 30' (762] 20 40"11016] 

25• 1635] 36' (91'1 25 -16" [11681 

n· lrnl 40'(10161 30 so·1mo1 

39• 1991] 50•1mol 40 60' 11524( 

49• [12451 60' 115141 50 70'117781 

59• [14991 70" 117781 60 80' J,0321 
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3. Standard, extcrnally foam-coated, galvanired-sleel 
drain pan has 7/8" OOM coI>per oullct. Stainlcss
stcel drain pan has 3/4" MPT gaJvanized-stccl oullet. 

4. Auxiiiiary drain outict is 5/B" ODM copper or 3/8" 
MPT galvanizcd stcol rospectively. 

5. See coll connection drnwings for coil connectlon 
sizcs and locations. 

FMX NOTES: 
1. Elcctrica1 cnclosure sizc an<l location may vary wilh 

optional foatures. Provldc suff1chml clearance to 
access clectrical controls nnd cornply with npplicablo 
codcs and ordinances. 

2. Draln piping should I.Jo routed through casing 
01>cning indicatod to provide propor clraln slope. 

19-1/2' (4951 6-1/4' 1159( 27-1/2' 1699] 6-1/4" 11591 

23-1/2" (5971 6-1/4" 1159] 35-1/2' [90i] 5-l/4"1133( 

27-1/2' [699( 1-1/4• 118•1 39-l/2' (IOOJ] 5-J/4"(1331 

39-l/2' ll0Ol( 6-1/4' 11591 47-J/2" 112071 6-J/4' (!591 

4·1-112· 112011 7-l/4'1184( 59-1/2" (lSlll s-1/,1·1m1 

59-J/2' [15111 6-11,.· fls91 67-l/2"llll5( 6-l/4" (1591 

3. Louvcred bottom panel is hinged and removable for 
access to filler and fan assembly. 

4. Fixed bottom panel is removable for access to 
optlonal cloctrlcal enclosure, col!, and drain pan. 

5. Interna! insulation of ficld-piping may be required. 
6. Flcld-piping casing penetrations must be cut in the 

field to match individual job requiremcnts. 

NOTE: Ali data and dimonsions are subjccl lo clwnge withoul not.icc. 
Ask your Johnson Controls rnproscntatlvc for r.urrent subrníttal clrawlngs ancl olher unit arrangements. 



FH Fan-Coil Unit Features 

STANDARD FEATURES: 

Construction 
AII Units 
· AHRI Standard 440-certified and labeled 
· Galvanized-steel construction
· 1/2" thick fiberglass insulation
· 1 1/2" duct discharge collar
· Four-point hanger mounting holes
Plenum Units
· Integral filter rack with 1" throwaway filter
· Integral rear-ducted return-field-reversible
to bottom return

Exposed Units
· Stamped louver supply-air and return-air grille
· Durable powder-coat paint
· 18 gauge bottom-panel construction

Coils
· Coolirig: 3 or 4-row chilled water or DX, heat-pump compatible
· Heating: 1 or 2-row hot water or steam - reheat
or preheat position

· 6 total rows of cooling and heating coils maximum
· 1/2" O.O. seamless copper tubes
· 0.016" tube-wall thickness
· High-efficiency, aluminum-fin surface for optimizing
heat transfer, pressure drop and carryover

· Left-hand or right-hand, same or opposite-side connections
· Access to entering and leaving air sides for cleaning
· Removable for service
· Manual air vents

Drain Pans
· Single-wall, galvanized-steel, externally insulated
· Positively sloped to drain connection
· Removable, field-reversible
· 7/8" O.O. primary-drain connection

Fan Assemblies
· Forward-curved, DWDI, centrifugal-type blowers
· 115-volt, single-phase, three-tap PSC motors
· Quick-disconnect motor connections
· Removable fan/motor deck for service

Electrical
· cETL listed for safety compliance
· Electrical junction box for field-wiring terminations
· Terminal block for field connections

Electric Heat
· ETL-listed as an assembly for safety compliance
· Integral electric-heat assembly with removable

elements for easy service
· Automatic-reset primary and back-up secondary
thermal limits

· Single-point-power connection
· Bottom-hinged electrical enclosure

Printed on recycled paper. 

PUBL-5519 (1210) Supersedes: PUBL-5519 (908) 
© 2008 Johnson Controls, lnc. P.O. Box 423, Milwaukcc, WI 53201 Printcd in USA 
www.johnsoncontrols.com 

OPTIONAL FEATURES: 

Construction 
AII Units 
· FoiHaced fiberglass insulation
· Elastomeric, closed-celHoam insulation
Plenum Units
· Bottom return
· 1" pleated filters (MERV 6)
· Spare 1" throwaway filters
· Telescoping-bottom panels
Exposed Units
· 1" pleated filters (MERV 6)
· Double-deflection discharge grille
· Ducted supply and/or return

Coils
· Automatic air vents
· Stainless-steel coil casings 
· 0.025" tube wall (standard on steam) 

Drain Pans
· Stainless-steel construction with externa! insulation 
· S/8" O.O. secondary-drain connection
· Auxiliary drip pans, galvanized or stainless-steel

Fan Assemblies
· 208-230, 220 & 277-volt, single-phase, three-tap PSC motors

Electrical
· Bottom-hinged-cover electrical enclosure 
· SCR fan-speed controller (high speed only)
· Fan-relay packages
· Silent, solid-state fan relays
· Toggle-disconnect switch
· Condensate-overflow switch (drain pan)
· Main fusing
· Unit and remote-mounted, three-speed fan switches 

Electric Heat
· Manual-reset, secondary thermal limits
· Door-interlocking disconnect switches
· Main fusing 
· Field-installable with ETL-listed kit
· Silent relay/contactors

Piping Packages
· Factory-assembled - shipped loose for field installation
· 1/2" and 3/4'', 2-way and 3-way, normally closed,

two-position, electric, motorized valves
· lsolation ball valves with memory stop
· Fixed-flow and adjustable-flow control devices
· Unions and P/T ports
· Floating-poinl, modulating control valves
· High-pressure, close-off actuators (1/2" = 50 PSIG; 3/4" = 25 PSIG)

Thermostats
• Remote-mounted analog, digital-display, or programmable 
• 2-pipe and 4-pipe control sequences 
• Automatic and manual changeover
· Integral, three-speed, fan switches

Johnson �J, 
Controls 
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Economical, 
lnnovative, and 
Environmentally Friendly 

AIR-COOLED 

SCROLL CHILLERS 

ilYORK 
BY JOHNSON CONTROLS 



Environmental responsibility 
standard 

g D B 

2 

As a member of the U.S. Green 

Building Council, Johnson Controls 

is committed to developing products 
that support the LEED-certification 

program, like Tempo chillers. 

inghéer. 
. jft 1 �'. J 

rRPf il Sjjver

The YORK® Tempo"' chiller, manufactured by Johnson Controls, 
enables you to be a leader in environmental design through 
innovative technology without premium cost-adds. lt delivers 
greater efficiency, economy and versatility to help you keep 
up with today's and tomorrow's demands. 

lt is a self-contained cooling solution that is light-weight 
and compact far convenient installation on the ground ar 
on building rooftops. Advanced controls and a hydronic
pump kit make the Tempo unit a plug-and-play solution 
that combines smart design with lower cost of ownership. 

Sustainable-design ensures LEED points 

Tempo chillers are optimized far operation with HFC-410A 
refrigerant, which has zero ozone-depletion potential (ODP) 

and no phase-out date set by Environmental Protection 
Agency (EPA). With its advanced design, the chiller requires 
30%-50% less refrigerant compared to a conventional chiller. 
This ensures that ali models of this chiller qualify far the 
Enhanced Refrigerant Management Credit. 

lndustry-recognized design and performance 

Since their introduction in 2008, Tempo chillers have 
received multiple, prestigious HVAC-industry awards 
that recognize their superior design and performance. 

DEALER DESI()N 

AWAR.DS 

Mlf¾é!M M 

Silver Award in 
Consulting-Specifying Engineer 

magazine's 2008 
Product of the Year competition 

Bronze Award in lhe 
Air-Conditioning, Heoting, 

2008 
Readers Choice Award 

from RSES'" Journol ond Refrigerotion N8WS magaz,ne's 
2008 Dealer Design Co.mpetition 



Lower total cost of ownership 

YORK Tempo chillers are optimized to reduce cost of ownership 
through improved efficiency, reliability, and maintenance. 

Energy usage 15%-20% below industry average 
Tempo chillers offer industry-leading, off-design efficiency 
(IPLV) for the real-world conditions typical during 99% of 
operating hours. The design efficiency of the chiller always 
meets or exceeds the ASHRAE 90.1 standards. Compared 
to an average chiller, the Tempo chillers can save up to 
15%-20% in annual operating and energy costs! 

Easy and economicaf maintenance 
Tempo chillers use significantly less refrigerant compared 
to a typical chiller. This saves time in refrigerant isolation 
and removal. For added convenience, isolation valves 
in the discharge and suction lines are standard. The 
microchannel coils are rugged and can be safely pressure
washed at up to 1500 psi, saving labor costs and simplifying 
maintenance cycles. 

Corrosion-resistant condenser coifs 
Tempo chillers use microchannel coils that have fins, tubes, 
and headers made with aluminum. These coils are lightweight 
and robust. They are similar in design to the radiator coils in 
your car that can last a long time with minimal wear. 

Heat recovery boosts system efficiency 

Tempo chillers provide optional factory-installed heat
exchangers in the refrigerant circuit to recover heat that 
would normally be wasted to environment. This captured 
heat can be used for water heating or preheating in 
conjunction with a boiler. 

Maximize usable space 
Tempo chillers are lighter, smaller, and quieter. You can add 
tons of capacity without adding tons of structural support. 
lts packaged pump kits help recover usable building space. 
With lowest sound levels in its class, the Tempo chiller is 
very quiet, and often sound walls can be either eliminated 
or lowered, reducing installation costs. 

Chiller Annual Operating Cost 

$15,000 

$14,000 

$13,000 

$12,000 �-------------� 
Tempo Alt. 1 Alt. 2 

Chiller Capacity EER IPLV 
Operating 

Cost 
Tem o 65.0 9.6 15.0 '$ 13,044 
Alt. 1 
Alt. 2 

65.0 
65.0 

10.2 
9.6 

13.5 
13.0 

$14,494 
$15,051 

Higher IPLV of Tempo chillers results in lower operating costs. 

Header 

Tube 

Microchannel coil design is similar to an automotive radiator, 
with aluminum header, tu bes, and fins to minimize the 
occurrence of galvanic corrosion. 

3 



Features for variety 
of applications 
Wide range of operation 
Tempo chillers can operate at ambient temperatures 
as low as 0ºF and as high as 125ºF. 

lf ambient temperatures could drop low enough during chiller 
operation that freezing of the chilled water is a possibility, 
remate evaporators can be used to keep the chilled-water 
piping within the building. 

Stable low-load operation can be accomplished with 
a hot-gas bypass control. 

Power and control 

The chiller is designed to operate with wide range of power
supply voltages: 200V, 230V, 380V, 460V, 575V at 60Hz and 
380-415V at S0Hz. Power wiring is easy with a single-point
power connection. Far convenience, power-wiring choices
include main non-fused disconnect and breakers far each
circuit. A factory-installed control transfarmer eliminates

the cost of separate controls wiring. The control panel has 
a 40-character screen that displays descriptive messages 
in plain language far convenient trouble-shooting. 

Factory-installed pumps 

Pump kits can be configured far a wide range of flows and 
heads, with single or dual pumps (standby). Features include 
strainer/suction guide, flow switch, freeze protection, air-vent 
port. and triple-duty valve (circuit balancing/check valve/ 
shutoff). Pump curves are available in selection software 
far easy configuration to match your application. 

Protection against weather and vandalism 
Choose from variety of enclosure options far added safety, 
visual screening, protection from accidental damage and wind
blown debris. Options include wire-mesh or louver panels far 
full unit protection, hail guards to protect exposed end coils, 
and V-guards to protect piping to coils. 

A hydronic-pump kit, shown in red in this plan-view illustration, 

can help reduce or eliminate mechanical-room space requirements. 

1 

1,. rintcd on rccycled paper. 

''UBL-6096 (1209) 
'' 2009 Johnson Conlrols, lnc. P.O. Box 423, Milwaukee, WI 53201 Prinled in USA 
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B-206F 

IJ Bell & Gossett
a xylem brand



Ser�es 151 O E d Suct·on Pum 
define true pull-out capabi ity. 

s 

Bell & Gossett Series 151 O pump is 

like no other pump available today. lt 

was designed with specific features to 

extend pump life, provide optimum 

hydraulic performance, and reduce 

maintenance time and costs -

aU while providing a true back 

pull-out capability. 

True back pull-out design 

End section pump suppliers have 

used the term "back pull-out" for 

years. Truly defined, the statement 

should indicate ease of service 

and disassembly of the pump for 

service. Specifically, the bearing 

frame and ir,npeller should be 

a ble to be removed for service 

without disturbing the pump 

volute or motor assembly. This 

capability substantially reduces 

pump downtirne and decreases 

maintenance costs. Bell & Gossett's 

Seri.es 151 O fully meets these 

parameters. 

,,, ,i, .1., '<, ""�""'""' ,,,¡, -1\, <\. ".f,"�4¡.+.'1', .. '\, 
CAPACJTY. gpm 

Center drop•out spacer coupling 

Unlike conventional jaw type or rigid style couplings, a center 

drop-out spacer coupling allows removal of the bearing frame 

and rotating element without disturbing the pump end pipe 

alignment or motor electrical connections. 

Heavy�duty base plate assembly 

The Series 151 O base plate provides a heavy-duty saddle assembly, 

full seam welds, closed ends and an open top to provide ease 

of access for proper equipment groutíng. lVleets Hydraulíc 

lr:,stitute Standards ANSVHI 9.ó.4-2009 (Figure 9.6.4.2.3.1) far 

recommended aooeptable lJnfiltered field vibratio.n limits. 



Patented i-AlERTN condition monitor option 

Continuously measures vibration and temperature 

at the outboard bearing and automatically indicates 

when pre-set levels of vibration and temperature 

have been exceeded, so that changes can be made 

before failure occurs. A visual indication of pump 

health makes walk-around inspections more efficient 

and accurate. This onboard pump intelligence 

helps minimize life-cycle costs while maximizing 

performance. 

Foot-mounted volute 

ANSi/OSHA-compliant coupling guard 

The coupling guard complies with ANSI B 15.1 

and OSHA 1910.219. The guard offers increased 

protection against potential injuries. The guards 

include slotted viewing windows for easy 

inspections. 

An integrally cast volute foot en sures that the alignment between the volute and motor 

assembly is maintained. Without this type of support, the piping weight alone can cause 

distortion leading to premature bearing, shaft and seal failure. In hot water applications, the 

sol id foundation of the Series 151 O eliminates the deflections, which would otherwise exist 

within an unsupported overhung volute during normal thermal expansion of the system 

piping against the volute. 

Self-flushing mechanical seal 

Bell & Gossett was the first to introduce self-flushing mechanical sea Is to the HVAC 

industry. This standard feature ensures maximum seal face lubrication, heat dissipation 

and debris removal without vulnerable externa! flush tubing. The interna! flushing action 

passes two and a half to three times the liquid over the seal faces compared to common 

externally flushed stuffing box configurations. 

Balance standards 

lmpellers are balanced to Hydraulic lnstitute Standards ANSI/HI 9.6.4-2009. The 

allowable residual un balance in the impeller rotating assembly conforms to ANSI 

grade G6.3 (Ref. ISO 1940). 
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With Xylem's easy-to-navigate web site and proprietary software allows 

you to quickly produce accurate, comprehensive specs, schematics 

and drawings that meet the needs of your building project, cutting the 

approval process time in half and protecting your job deadlines. The 

program includes automatic calculations of payback and operating 

costs, equipment schedules, submittals and more. 
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Trust the name that set the 
standard in the industry. 
By choosing Xylem as your single-source provider for ali your pumps 

and pumping system needs, you'II have the tools and resources you 

need to select the most efficient, high-performing system for your 

project. With more than 90 years of pump, HVAC and plumbing 

systems experience, Bell & Gossett delivers the knowledge you need 

to design a complete system that fits your application. And because 

we're part of Xylem, the largest pump manufacturer in the world, you 

can feel confident you'II get tough, high performing products you can 

depend on. 

Your local Bell & Gossett Representative is an experienced 

professional with a wealth of technical expertise. Beca use they know 

systems from design to operation, they can give you the advice and 

support you need to successfully insta 11, operate and maintain 

your systems. 

Unparalleled training and product support. 

: n u¡H-J]_.>
=
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The famous Bell & Gossett Little Red Schoolhouse· opened in 1954 as 

a dedicated facility for training. Over the past 60 years we have trained 

more than 60,000 engineers, contractors and installers in the proper 

design, installation and maintenance of HVAC systems. Our fully 

equipped learning center is the only facility of its kind, and 

Bell & Gossett is proud to set the standard for professional 

xylem 
Let's Solve Water 

education and HVAC and pump system innovation. 

Xylem lnc. 
8200 N. Austin Avenue 
Morton Grove, lllinois 60053 
Phone: (847) 966-3700 
Fax: (847) 965-8379 
www.bellgossett.com 
Bell & Gos$etl is a trndemark of Xylem lnc. or one of its subsld[arles. 
© 2014 Xylern !ne. B-20óF May 2014 



Anexo 18: Catálogo de ventiladores 
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SP CSP 

A B e A B 
BENEFITS 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Backdraft damper 

✓ ✓ Spring Loaded Aluminum Backdraft Damper 
(sizes A110 and up) 

✓ ✓ Rotatable Discharge Outlet 

✓ ✓ ✓ ✓ Removable Power Assembly 

✓ ✓ Externa! Electrical Access 

✓ ✓ ✓ ✓ Electrical Knockouts 

✓ ✓ Acoustic lnsulation 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Disconnect (Plug Type) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Electrical Junction Box 

✓ ✓ Attractive Designer Grille 

✓ ✓ Access Panel 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Mounting Brackets 

✓ ✓ ✓ ✓ Embossed Steel Housing 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Compatible with Speed Controls 

SELLING POINTS 
• Quiet
• Compact Size
• Broadest Performance in the lndustry
• 3 Year Warranty
• Extensive Accessory Offering
• UL listed for above showers w/ GFCI branch protected circuit
• Preferred 3 to 1 over the competition
• Number 1 in product quality
• Number 1 in customer satisfaction

OPTIONS 
• Grilles
• Lights
• Ceiling Radiation Dampers (CRD)
• Vibration lsolation Kits
• Speed Controls
• Motion Detectors
• Time Delays
• Roof Discharge Accessories
• Wall Discharge Accessories
• Transitions
• Filters
• Contractor Paks

UUcUL507 ® �;��
g

Ex.haust Fnns oro siso UL Usted 
for above bethtub/showor wilh GFCI 

e 
Üsh 

LISTED. FIio No. E
33599 

� 
(:f 

� � 

I! 

\..;., 
l ..
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SP-B 
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IN 3 to 
SIP SERVICE CHART SWCK DAY IJA'f 

Standard Construction ✓ ✓ ✓ 
Speed Control, Mounted & Wired ✓ ✓ � Light, SP-A50, 70, 90, 11 O, 125 ✓ ✓ 

SP-850, 80, 150 
Light, SP-870, 90, 11 O ✓ ✓ 
Fan/CRD UL Usted Assembly ✓ ✓ 
277 volt SP-A 11 O, 125, 190 ✓ ✓ 
277 volt SP-B 11 O, 150, 200 ✓ ✓ 
Contractor 4-Packs ✓ ✓ 
Motion Sensor - Grille Mounted ✓

J--

Model SP Ceiling Exhaust fans are designed for 
clean air applications where low sound levels are 
desired. Low sound levels are achieved through 
quiet running forward curved wheels. 
PERFORMANCE 

STANDARD FEATURES 

Models SP-A, SP-B, and SP-C are compact 
exhaust fans with performance capabilities of 
29 cfm to 1600 cfm and up to 1 in. wg. 

SPFANS 

A B e 

✓ ✓ ✓ Backdraft Damper-
Prevents unwanted backdrafts. 

Spring Loaded Aluminum Backdraft 
✓ Damper - Eliminates rattling or 

unwanted backdrafts (sizes 110 and up). 

Outlet - Both square and round outlets
✓ are field rotatable from horizontal to 

vertical discharge. 

✓ ✓ ✓ Round Outlet (4 or 6 in.) - up to size A90 
Versatile for quick, easy connections. 

✓ ✓ Power Assembly -
Removes quickly tor maintenance. 

Externa! Electrical Access -
✓ Eliminates removing motor pack, 

saving installation time. 

✓ ✓ Electrical Knockout -
Eliminates drifling holes. 

✓ ✓ ✓ Disconnect (Plug Type) -
Servicing is quick and safe. 

✓ ✓ Electrical Junction Box -
Large for easy wiring. 

Attractive Designer Grille -
✓ ✓ Concealed attachment screws 

securely tasten gri/le to housing for 
quiet, rattle free operation. 

✓ ✓ ✓ 
Mounting Brackets - Fully adjustable
for mu/tiple installation types. 

Housing - Embossed galvanizad steel
✓ ✓ for rigidity and low profile for height 

restricted areas. 

PSC Compatible Motors - 50 cycle,

✓ ✓ ✓ 220v, and 240v options. 60 cycle, 115v, 
208v, 220v, 230v, and 277v options. 
(Check factory for avaílability) 

. -

{B.GREENHECK 

OPTIONS AND ACCESSORIES 
• Lights (See below) 
• See pages 25 -27 for full stock accessory listing

PRISMATIC LENS 

� , . The prismatic lens design • provides approximately 25% more

l l
¡ light than a traditional frosted 

lens. The lens may be easily 
1 removed to replace light bulbs. 

(Patent Pending) 

FROSTED LENS 
The frosted lens option is a 
traditional design which lets l \ 1 approximately 80% of light 
through the lens. The lens may be 

! easily removed to replace light 
�;;,,.>- bulbs. 
�� 
��

COMPACT FLUORESCENT LAMPS (CFL) 

-� • Quick start bulbs (1 or 2)
_....,.._.� • Reflective light box 

(Patent Pending) 
• Produce 90% less heat
• Lower energy costs 
• Two 13 watt CFL bulbs equals 

100 watts of incandescent light 
(included) 

INCANDESCENT LAMPS 
- • Dimmable 

• Reflective light box
(Patent Pending) 

• Low first-cost light 
• One bulb provides up to 

100 watts of light (by others)



SP-B50 through SP-8200 

SP-A 11 O through SP-A51 O 
and SP-A71 O & SP-A780 

SP PERFORMANCE & DIMENSIONAL DATA - IN STOCK 

OUTLET 
MODEL A B e 

D E 
RPM 

SP-C50-QD 7½ 7¼ 3¾ 3dia X 1% 1680 

SP-850-QD 131/s 11½ 6"/2• 4 dia X¾ 625 

SP-B70-QD 131/s 11Y, 6''½• 4 dia X 3/, 675 

SP-B80-QD 137/a 11½ 6''½• 4 dia x ¾  900 

SP-B90-QD 131/s 11½ 7''½• 6 día X 1'/4 700 

SP-B110-QD 131/a 11½ 7''½• 6 dia X 1'/4 950 

SP-B150-QD 131/, 11Y, 7''½• 6 dia X 1¼ 1050 

SONES AMPS WATTS 
@O in. 

0.80 46 2.9 

0.50 38 1.4 

0.53 45 1.9 

0.60 54 1.9 

0.65 50 1.9 

1.14 80 2.0 

1.70 129 3.0 

HVI 
SONES 

2.0 

1.4 

1.4 

2.5 

2.0 

1.5 

2.5 

GRILLE 
SIZE 

9¼x 9 

141/, X 123/, 

14½x123/, 

14½x123/, 

14½x12¾ 

14½x123/, 

14½x12¾ 

o 

52 

67 

77 

87 

102 

133 
160 

,..,,-;s?Order stock products online at 
�www.gree nhec k com/qd 

PERFORMANCE IN INCHES WG 
.1 .125 .25 .375 .5 .625 .75 1 

49 48 46 43 37 29 

53 51 40 29 
70 68 57 49 39 

80 78 68 61 54 44 30 

92 88 75 59 45 30 

114 110 97 95 94 91 85 50 

156 155 154 152 149 147 138 92 

SP-B200-QD 131/a 11½ 7''½s 6 dia x 1'/4 1100 2.20 173 4.4 4 14½x12¾ 197 195 194 191 187 184 181 166 128 

SP-A50-QD 131/s 10% 11¾ 6dia X 1 700 0.31 18 1.9 .7 14¾x12¾ 76 51 47 30 

SP-A70-QD 131/s 103/s 11¾ 6 dia x 1 850 0.27 20 1.9 .8 143/, X 123/, 83 70 66 42 

SP-A90-QD 131/, 103/e 11% 6diax 1 900 0.34 29 1.9 1.0 14¾x12¾ 99 88 84 61 25 

SP-A110-QD 13¼ 10¾ 10½ 8 6 950 0.58 49 1.3 .8 14¾x12¾ 119 110 106 88 

SP-A125-QD 13¼ 10¾ 10½ 8 6 1100 0.62 53 1.4 1.2 143/,x12¾ 135 123 121 104 

SP-A190-QD 13¼ 103/s 10½ 8 6 1400 1.30 113 3.2 2.0 143/, X 123/, 216 197 192 167 133 

SP-A200-QD 131/s 11 y, 11'/2 8 8 900 0.43 48 1.9 2.0 14¼x12¼ 247 225 220 196 172 142 105 67 

SP-A250-QD 14 111/s 11½ 8 8 1000 0.77 83 2.9 2.0 143/, X 12¾ 272 251 246 227 210 185 157 119 

SP-A290-QD 14 111/s 11½ 8 8 1050 0.72 81 3.2 2.5 143/,x12¾ 315 293 287 257 231 207 175 124 

SP-A390-QD 14 117/e 11½ 8 8 1350 1.34 135 5.4 4.5 14¾x12¾ 410 395 391 368 345 325 307 279 

SP-A410-QD 18 143/e 14½ 8 8 1000 1.74 121 4.1 3.0 193/ex 16¾ 443 413 405 351 305 

SP-A510-QD 18 141/e 14½ 8 8 1070 3.30 224 6.0 4.5 193/ex 163/e 557 512 501 439 392 325 

SP-A700-QD 23¾ 11Y, 6% 19½ 8 1100 3.20 350 1.9 5.5 25'/4x 13½ 757 729 723 700 679 649 613 560 396 

SP-A710-QD 18 14% 14Y, 10 8 1080 4.40 285 7.4 6.0 193/ax 16% 752 714 701 653 588 485 320 

SP-A780-QD 18 143/s 14Y, 10 8 1600 3.30 348 10.2 8.5 19¾x163/e 812 782 775 741 704 665 625 581 

SP-A900-QD 233/, 141/e 14½ 181/, 8 950 4.00 285 5.2 4.5 25 X 161/e 955 907 896 841 773 701 

SP-A1050-QD 233/, 143/, 14½ 18¾ 8 1095 6.30 420 7.2 6.0 25x 163/o 1125 1059 1043 964 885 796 662 

SP-A1410-QD 233/, 143/e 14Y, 18¾ 8 1450 7.40 786 11.6 9.5 25x 16% 1455 1414 1404 1353 1307 1262 1218 1174 

ISP-A1550-QD 23¾ 141/e 14Y, 18¾ 8 1610 8.60 818 12.4 10.0 25 X 163/e 1607 1568 1558 1506 1449 1407 1369 1323 

Ali dimensions in inches. 
Performance shown Is tor Modei SP exhaust for installation type B: Free inlet, Ducted outlet. Performance ratings inciude the effects of an inlet gnlie and 
backdraft damper in the airstream. Speed (RPM) shown is nomino!. Performance is basad on actual speed of test. 
lhe sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5ml in a hemlsphericai free fleid caiculated per AMCA Standard 301. Vaiues are for 
instaJiation type 6: free in/et sone /evels. Toe AMCA Certlfled Ratlngs Sound Sea/ applles to sone ratlngs on/y. 

Greenheck Fan Corporatlon certlfles that 
the SP models shown hereln are llcensed to 
bear the AMCA Seai. Toe ratings shown are 
based on tests and procedures performed 
in accordance with AMCA Publlcation 211 
and AMCA Publication 311 and comply wlth 
the requl rements of the AMCA Certlfied 
Ratings Program. 

UUcUL507 
E33590 ® Cerling E.xhoust Fa,1s ore also UL Usted to, sizos 
50 through 390 fof abovo bathtub/showo, wlth 
GFCI bronch pfotoclod clrcuit. Filo No. E33599 

C US USTED 
� 

',;) 
� 

For complete product 
information refer to 
catalog Model SP and 
CSP, or contact your 
local representative. 

{§ GREENHECK
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SERVICE CHART 

...... 

CSP-B11 O through -A1550 - 115 Volt Mtr Construction ✓ 

CSP-A 1750 through -A3600 
CSP-B11 O through -A190 with 277 Volt Motor

STANDARD FEATURES 
fcSPFANS 

Model CSP lnline Cabinet fans are designad for clean air 
applications where low sound levels are desired. Low sound 
levels are achieved through quiet running forward curved wheels.
PERFORMANCE 
Models CSP-B11 O through A3600 are duct mounted with 
performance capabilities of 77 cfm to 3,778 cfm and up to
1 in. wg of static pressure.

,,-::;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:::-- ti 

CSP-A 11 0-A3600 CSP-B 110-B200 

1 

A B 

✓ ✓ 

✓ 

✓ ✓ 

✓ ✓ 

✓ ✓ 

✓ ✓ 

✓ ✓ 

Aluminum Backdraft Damper -
Prevents unwanted backdrafts. 
Spring Loaded Aluminum Backdraft
Damper - Eliminates rattfing and
unwanted backdrafts. 
Power Assembly -
Removes quickly and is rotatable 
from horizontal to vertical discharae. 
Externa! Electrical Access -
Efiminates removing motor pack, 
saving instalfation time.

Access Panel - Gain easy access to
interna/ components once insta/led.
Mounting Brackets - Ful/y adjustab/e
for mu/tiple installation types.
Compatible with Speed Controllers

--- -- -

....,-;S?
Order stock products online at 

CSP PERFORMANCE AND DIMENSIONAL DATA - IN STOCK \\:::0 w w w · 9 re en he e k · e O m 1 9 d 

MODEL A B e D 

CSP-B110 137/é 11½ 7'o/,, 6 

CSP-B150 137/4 11½ 7,y,, 6 

CSP-B200 137/é 11½ 7'o/,, 6 

CSP-A110 13'/4 10% 10½ B 

CSP-A125 13¼ 10% 10½ 8 

CSP-A190 13¼ 10% 10'/2 8 

i 
CSP-A200 14 10'/e 111/, 8 

CSP-A250 14 101/e 11'/4 8 

"' CSP-A290 14 101/e 111/4 8 

s CSP-A390 14 101/e 111/, 8 
"' 

i.1 CSP-A410 18 14% 14½ 8 

i CSP-A510 18 141/e 14½ 8 

CSP-A700 23% 11¾ 10'/2 19½ 

CSP-A710 18 141/e 14½ 10 

CSP-A780 18 14% 141/2 10 

CSP-A900 23'/. 143/s 14½ 18'/. 

CSP-A1050 23¾ 141/a 14½ 18¾ 

CSP-A1410 23¾ 141/a 14½ 18¾ 

CSP-A1550 23¾ 14% 14½ 18¾ 

o CSP-A1750 35 14'/. 14¾ 28 
""� 

-i
CSP-A2150 35 14'/. 14¾ 28 

CSP-A3600 45½ 16½ 16½ 40 

For complete product 
information refer to catalog 
Model SP and CSP, or contact 
your local representative. 

E F 

1¼ 101/, 

1¼ 101/, 

1 '/4 101/, 

6 12 

6 12 

6 12 

8 12'/e 

8 121/o 

8 121/e 

8 121/e 

8 161/e 

8 161/e 

8 22¾ 

8 167/e 

8 161/o 

8 22% 

8 22% 

8 22% 

8 22% 

6 32¾ 

6 32¾ 

11 431/, 

G RPM AMPS WATTS WT 

3¼ 950 1.14 80 10¼ CFM 
::;enes 

31/, 1050 1.70 129 10¼ < FM 
::;enes 
CFM 31/, 1100 2.20 173 10'/, ::;enes 

91/, 950 0.62 51 16 CFM 
Sones 

55 16 CFM 
9'/4 1100 0.63 ;,enes 

16 CFM 
91/, 1400 1.10 100 ;,enes 

CFM 
10 900 0.43 48 23 Sones 

CFM 
10 1000 0.79 83 23 Sones 

10 1050 0.71 80 CFM 23 ::iones 
..,,-M 

10 1350 1.33 144 23 ::;enes 

13¼ 1000 1.87 139 CFM 36 ::;enes 

13¼ 1070 3.11 217 C�M 36 ::;enes 

11% 1100 3.20 350 t FM 34 ::;enes 

13¼ 1080 4.40 325 CFM 36 ;,enes 
CFM 

13¼ 1600 3.77 405 36 ;,enes 
CFM 

13¼ 950 4.87 328 39 Sones 

131/, 1095 6.65 455 CFM 39 sones 
CFM 

13 1/, 1450 7.80 822 39 ::;enes 

13¼ 1610 8.32 830 
CFM 39 ::;enes 

13 1130 6.60 550 
CFM 68 ::;enes 
CFM 

13 1100 7.80 735 68 ;,enes 

14o/o 1100 7.10 1330 
CFM 122 Sones 

PERFORMANCE IN INCHES WG 

o .125 .25 .375 .5 .75 1 
103 99 98 97 96 86 
2.u L1 ;!.-1 2.t> :t.7 3.3 
151 149 148 147 145 134 
:t.5 :t./ ;¿_lj 3.1 .,.4 3.!l 
186 183 182 180 178 169 
3.q -1.7 4.u 4.1 4.1 4.5 
124 110 102 77 
1.1 1.1 1.3 1.3 
138 124 113 91 
1.4 1.3 1.4 1./ 

215 198 180 159 121 
2.3 ;¿_;¿ 2.7 2.9 "·º 

254 225 203 177 145 70 
u.a 0.11 Ll 1.0 1.9 2.1 
266 241 221 205 187 132 
1.3 1.:, ;¿_;j 3.-> 3.4 3.0 
318 292 265 248 229 144 
l.b l.ll Lb 3.3 4.U 3.4 
412 397 382 363 339 309 
:t.ll LB .>.2 3./ 4.7 6.5 
447 403 364 316 217 
L:t ;¿_;¿ 2.5 ºL7 :t.7 
545 506 464 405 324 
'l.1 2.11 2.8 2.1 -1.1 
766 752 739 726 702 635 418 
2.6 2.4 :t.4 :t.5 2.6 3.0 4.9 
737 688 635 566 474 
3.2 -1.:t "·" ¿_¡ ;¿_:, 

813 776 741 707 671 603 527 
3.11 ;.1.b "·º 3.4 ;J.5 3.11 4.3 
908 840 782 714 631 
-1.7 ;j.!J <>.U 4.U q_1 

1182 1093 1013 922 832 
b.J 5.9 5.8 b.U b.U 

1584 1533 1483 1439 1395 1293 1181 
b.J ti., b.;J b.O ti.!! 7.6 !l.li 

1672 1604 1542 1484 1427 1306 1171 
11.li 11.:, ll.4 !l.5 11.5 !1.5 8.4 

1842 1749 1619 1463 1283 771 
H.!! b.l t,_q H.;J b.4 6.8 

2249 2156 2044 1900 1701 1114 
/.b ,.5 7., ti./ b.b 7.2 

3778 3622 3460 3280 3091 2551 1750 
8.8 8.4 8.0 7.8 7.6 7.8 8.5 



• Steel construction with black enamel finish

• Integral flashing flange

� ,,,�,-1"�ó'l•-

• Built in birdscreen and damper

MODEL FOR USE 
A B e o E THROAT 

WITH SIZES 

MODEL EL - 10x3
Elbow Discharge with Grille 
• Designed for installation under roof eaves

RJ-4 eso, BS0-880 11 9¼ 8¼ 5'1\o 4½ 4 in. Dia. 

RJ-6 X 9 890-8200 151/, 14¼ 14½ 103/e 6½ A50-A390 6x9 
• Painted steel louvered grille

• Built in damper
RJ-10 X 10 A410-A1550 18½ 27½ 15¾ 23% 9½ 10 X 10 • For SP/CSP sizes 50-290

Ali d1mens1ons in 1nches. 

r,J� ; .f..1 ! .. l!Jif i.Í!J�JIJ!)E 

>--A-l 
MODEL RCC-7 
• Weathertight aluminum

construction

• Integral birdscreen

• Built in curb cap

• Requires roof curb

MODEL FOR USE A WITH SIZES 
RCC-7 50-390 15 
GRS-10 410-710 19 
GRS-12 780-1050 22 
GRS-16 1410-2160 26 
GRS-20 3600 30 

Ali d1mens1ons 1n ínches. 

MODEL GRS 
• AH aluminum exterior

construction

• Galvanized steel
interna! supports

• Integral birdscreen

• Built in curb cap

• Requires roof curb

B e D DIA. 

12 10 6% 7 
20½ 61/, 3 10¼ 
24¼ 71/o 3¼ 12¼ 
28% 81/, 3¾ 166/,, 
35 91/, 4¼ 20'1\o 

HANGING VIBRATION ISOLATORS 
Vibration isolator kits are 
available for suspended 
installations. Kits include 
all hardware necessary 
to mount one unit, with 
the exception of 10-32 
threaded rod to be 
supplied by others. Fan 
�ounting brackets 
include prepunched 
mounting hales for ease 
of installation. 

FLASHING FLANGE 

1-83-i 

R11 
�A-1 

MODEL RFC-7 
• Weathertight

aluminum construction

• Integral birdscreen

• Built in flashing flange

MODEL FOR USE 
A WITH SIZES 

RFC-7 50-390 18 
GRSF-10 410-710 23 
GRSF-12 780-1050 26 
GRSF-16 1410-2150 30 
GRSF-20 3600 34 

Ali d1mons1ons In mches. 

MODEL GRSF 
• AII aluminum exterior

construction

• Galvanized steel interna!
supports

• Integral birdscreen

• Built in flashing flange

B e D DIA. 

12 10 6¾ 7 
20½ 6¼ 3 101/, 
24¼ 71/a 3¼ 12¼ 
28% 81/. 3¾ 16'½, 
35 9¼ 4¼ 20•1,. 

UNIT SIZE A B 
B50-B200 4½ 15% 
A50-A190 5½ 14% 

A200-A390 61/4 15½ 
A410, A510 9¼ 19% 
A710 A780 

A700 5½ 251/4 
A900-A1050 9¼ 25¾ 

A1410-A1550 
A1750, A2150 9¼ 36¾ 

A3600 9¼ 48% 
Ali dimensions ín ínches. 

{§_GREENHECK 



MODEL 
FOR USE 

A B e D E WITHSIZES 

WC-4 C50 850-B80 6½ 6 4 2¾ 8.5 

WC-6 
B90-B200 8 8 6 4¼ 8.5 
A50-A190 

WC-8 A200-A510 11 11 8 5¼ 8.5 

Ali dimensions in inches. 

MODEL 
FOR USE 

A B e D E 
WITH SIZES 

WL-10 x 3 50-290 12 5¼ 10 7% 3½ 

WL-18x 6 390-1550 19¾ 8 18 9 6 

Ali dimensions in inches. 

MODEL RDC Round Duct Connector 
• Replaces the standard square discharge duct-

connector and damper.
• Uses existing mounting hales
• Galvanized steel construction
• RDC 6 includes a damper
• RDC 8 does not include a damper

✓ 

MODEL 
FOR USE 

WITH SIZES 

RDC-6 A110-A190 

RDC-8 A200-A510 

Ali dimens,ons in mches. 

✓ 

✓ 

DIA. 

6 

8 

✓ 

MODEL T R6x4 
Transition Duct Reducer 
• Reduces duct from 6 to 4 inches.
• Galvanized steel construction

MODEL 
FOR USE 

WITH SIZES 

B50-B200 

TR 6x4 A50-A90 

A110-A190' 

"Used in conjunction with RDC-6. 
Ali dlmensions In inches. 

• Steel cor'istruction
with black éhamel
finish

• For outside wall
applications

• Built in birdscreen and
damper

MODEL FOR USE 
WITH SIZES 

WC-10x 3 50-290 

WC-8 x 8 200-510 

WC-18x8 700-1550 

Ali d1mens1ons ,n lnches. 

MODEL BVE 
Brick Vent 

A 

5'/2 

10% 

10¼ 

B e D E 

12¾ 3½ 10¼ 11¼ 

10¼ 8¼ 8¼ 8¼ 

20¼ 8¼ 18¼ 18¼ 

• Designed for installation in masonry walls
• Anodized aluminum construction
• Built in aluminum mesh insect screen

MODEL 
FOR USE A B e 

WITH SIZES 

BVE808 50-290 81/s 7¾ 4 

BVE128 390-510 12 7¾ 4 

BVE157 700-1050 15% 7¾ 4 

Ali dimensions in inches. 

ACCESSORY PRESSURE DROPS 

F G 

4¼ 5 

6¾ 5 

6¾ 5 

The chart below can be used with all of the 
discharge accessories shown on these two page�. 
Specific pressure drop values for these accessones 
must be included in total system calculations for 
proper fan selection. 

-

- ¡_._ -1--- l-
__ ;_.,1..- _ - --1-

_J__ 1---- _,_,___,_,_,__,_ 
- -- - J_J- �-- __ L.... • 

,ol-W-l-W-ic..l+--l-l,_�--l-_+_j±±=tjj�'=.f:=..t+: .... i-,i..,.-t4+·t-l ·wL-1Bx6 

- . ,_ _J_L.J_J..J___¡__.¡__¡__¡_,)._ b,,k:: -
1-1- -- - ---· - _¡ __ r,._ 

- . --'---1- ·- -~ ---· 

,º' 
,02 ,03 ,0-1 .OS .06 .07 .0S.D!l.10 .2 .3 .4 .5 .6 

Prossuro OíOp in lnclles of Water Gauge 

Above accessories tested with 4 feet of mlet duct 



�º!!ºfil �etectors may he l!.ls�d �ith Models �P a�d C
0

SP fans, or fan and light combinations 
f 

O io
hn etec

h
tors u�e a pass1ve inf�ared mot1on detector that will automatically turn on the · 

J 

an w en a G ange 1n temperatl!.lre 1s sensed. They have a viewing area of 180 degrees, however they must be place in the line-of-sight. They also have an adjustable time delay shutoff setting of 1 to 20 minutes. 
Model MDW - For use on fan or lights.
Available shipped loose. 
• Rated for 115V

• UUcUL Usted
• Requires 2 x 4 handy box

TRANSFORMERS 

Transformers are available for applications requiring voltage 
reduction. Selection is based on motor amperage. AII
transformers are shipped loose. 

Model T-2.0 - UUcUL Usted 
• Rated for 230/277 to 11 5, 2 Amps 
Model T-4.3 - UUcUL Usted 
• Rated for 230/277 to 11 5, 4.3 Amps 
Model T-6.5 - UUcUL Usted
• Rated for 230/277 to 115, 6.5 Amps 
Model T-8.6 - UUcUL Usted 
• Rated for 230/277 to 115, 8.6 Amps 

CEILING RADIATION DAMPER 

SP MODEL 

ASO· A190 

B50 - B200 
A200- A390 

A410 -A510 
A710 - A780 

A-700 

A900 - A1550 

LOAD NEUTRAL 
(12.5 AMPS MAX) 

115V MOTOR 

CRD LENGTH WIDTH HEIGHT 

310 13.38 11.13 3 

320 14.38 12.25 3 

350 18.44 14.81 3 

700 24.19 12.31 3 

360 24.19 14.81 3 

The Greenheck SP-A and SP-B ceiling 
radiation dampers are UUcUL Classified, 
rated at three to four hours fire resistance,
and are available on all SP-A and SP-B 
fans and fan/light combinations. This 
design saves space by allowing the 
dampers to be mounted directly beneath
the fan. Ali dimenslons in inches. 

FILTERS 

Fans used in most applications, even where air is not excessively dirty, will
collect airborne dirt on wheels and motors over time. Accumulations of dirt
on the fan wheel will sharply reduce perfonnance and cause imbalance. Dirt
buildup on the motor can cause it to overheat AII of these conditions will 
shorten the life of the fan. To help reduce this accumulation, washable 
aluminum mesh filters are available to trap dirt befare it enters the tan. These 
filters should be regularly cleaned to maintain perfonnance. Fig. A (Filter Loss
Chart) shows the effect the filter will have on perfonnance. To detennine the 
added resistance, divide the desired cfm by the filter area (fl:2). This will give 
FPM. Use this with the filter loss chart to get the added resistance. 
In addition to reducing dirt accumulations on the motor and wheel, filters
also reduce sound levels. 

DIMENSIONAL DATA 

FILTER LOSS CHART 

.2
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SP MODEL 
DESIGNER FILTER FILTER <> &! .08 

GRILLE MODEL AREAfFT'l 

SP-A50 - A190 F-200 F-210 .620 .06 

SP-B50 - B200 A200 - A390 F-200 F-220 .785 

SP-A410 - A510 NA F-250 1.319 
SP-A710 - A780 

SP-AOOO - A1550 NA F-260 1.797 t 
.oo oi..::::.-'-1 --'-2--'3'--

4

..__ ... s__..s_1��a-'.9 

.02 

Grille Velocity FPM x 100 
FIG.A 

fJJ. GREENHECK



Model BCF Cabinet fans are belt drive, and are 
designad for low sound levels in supply, exhaust or 
ducted return applications. Designad in a low profile 
cabinet with heights ranging from 11 in. to 23 in. 

SERVICE CHART 

BCF-106 through 212 

e: na. '-1 
E --:::::::::r 1 

B��� 

F 

::J 

Fan wheels are galvanizad steel, forward curvad, 
centrifuga! type. • Fan shafts mounted in ball bearing pillow blocks

PERFORMANCE 
Performance capabilities range from 170 cfm to 
3,330 cfm for single fan models and 620 cfm to 
5,875 cfm for double fan models and up to 1.5 in. 
wg of static pressure. 

STANDARD CONSTRUCTION FEATURES 
• Galvanizad steel housing
• Hinged access panel on sizes (106, 206, 107, 207),

bolted access panels on all larger sizes
• Motor and drive trame isolated on shock mounts
• lnlet and outlet duct connection flanges
• Ball bearing motors

• Adjustable motor pulley
• Static resistant belts
• Corrosion rasistant fasteners

OPTIONS AND ACCESSORIES
• Upblast Discharge
• Fiberglass lnsulation
• Filter Boxes and Filters
• Slida Out Filter Box
• Side Access Doors
• lsolators
• UUcUL 705 Electrical
• Dual Orives
• Greenheck Coatings (See coatings page 103)

BCF STANDARD CONDENSED PERFORMANCE 
RANGES & DIMENSIONAL DATA 

MODEL B c E F CFM 
PERFORMANCE IN INCHES WG 

.125 .25 .5 .75 1 1.5 
170 743 988 

BCF-106 20 22 11 12 6 490 1391 1499 17,21 1923 2113 2468 
770 2086 2153 
360 596 726 

BCF-107 23 29 13 15 8 1080 1419 1468 1561 1654 1744 1915 
1260 1642 1683 
650 537 660 868 

BCF-108 26 32 16 18 10 1450 964 1022 1141 1259 1370 1578 
1850 1200 1247 1339 
860 490 593 755 

BCF-110 32 36 19 24 12 2000 950 984 1070 1169 1262 1426 
2285 1077 1103 1173 1257 
930 413 495 639 764 

BCF-112 36 42 23 28 14 2530 887 927 1004 1076 1144 1266 
3330 1146 1176 1237 1294 
620 1003 1171 1437 

BCF-206 34 22 11 26 6 980 1397 1525 1754 1942 2110 2427 
1295 1777 1871 
760 823 742 

BCF-207 38 29 13 30 8 1805 1202 1266 1385 1498 1600 1803 
2185 1429 1483 1587 
1150 541 669 

BCF-208 44 32 16 36 10 2700 982 1048 1180 1299 1411 1619 
3475 1230 1281 1385 
1860 501 590 756 

BCF-210 48 38 19 40 12 3940 975 1029 1120 1203 1280 1429 
4510 1100 1149 1235 1310 
2050 438 515 642 765 

BCF-212 58 42 23 50 14 5110 919 954 1021 1085 1151 1271 
5875 1047 1078 1137 1193 

Ali dimensions in inchos. ¡ (81 IP) d t · 1 de drive 
Performance shown is for installation type O: Ducted lnlet, Oucted outl e t._ Power_rat ng · oes no me u 

losses. Performance ratlngs do not lnclude the effocts of appurtenances 1n the a1rstream. ® UUcUL705 
For complete product information 
refer to catalog Model BCF, or 
contact your local representative. 

r;;;;;:;;::=:;;;;:;;--G-rae-n-:-h-ec-:-k-::F:-an-Corp::--0-ra-:;-tlo:-=n-:ce-=:rtí::;:.fi;:,es::-::th:;at-:the:-7
E40001 - BCF wlth 
TEFC motors 

C US USTED 

[fJ GREENHECK

BCF models shown hereln are license¡l to bear 
tlle AMCA Sea!. The ratings shown are based 
on tests and procedures pe,iormed in 
accordan ce with AMCA Publication 211 and 
comply with the requlrements of the /INICA 

Certífled Ratings Program. 



Model BDF are belt drive duct fans. These fans are 
designad for low sound levels in supply, exhaust or 
ducted return applications. Forward curved wheels 
provide high efficiency with low sound levels. 

PERFORMANCE 
Performance capabilities range from 400 cfm to 
17,000 cfm and up to 2.5 in. wg of static pressure. 

STANDARD CONSTRUCTION FEATURES 
• Galvanized steel housing and forward curved wheel
• Side access panels
• Motor and drive trame isolated on shock mounts
• lnlet and outlet duct connection flanges
• Ball bearing motors
• Fan shafts mounted in ball bearings
• Adjustable motor pulley
• Fan shaft pulley
• Static resistant belts

3 5 
SERVICE CHART DAY IJAY 
BDF -80, 90 and 100 ✓ ✓ 
BDF - AII models and sizes ✓ ✓ 

DAMPER 

OUTLET 

OPENING 

OPTIONS AND ACCESSORIES 
• UUcUL 705 Electrical
• lnsulation
• Filter Boxes
• Gravity and Motorized Dampers
• Externa! lsolators
• Dual Orives

10 

DAY 

✓ 

✓ 

• Greenheck Coatings (See coatings page 103)
• Top Horizontal Mounting Arrangement

BDF STANDARD PERFORMANCE 
& DIMENSIONAL DATA 

MODEL A B 
D AMPER OlJTLET INLET MIN/MAX SONES PERFORMANCE IN INCHES WG 

e OPENING (WxH) OPENING (DxE) CFM @.25 in. o .25 .75 1.25 
BOF-80 23¼ 15¼ 9¾x8% 15'A, X 1211/,, 400 4.7 373 717 18½ 

1100 10.8 1025 1183 1404 1660 
BOF-90 24¼ 183/, 12¼ X 10½ 18¼x15¾ 800 4.1 334 584 21¼ 

1850 11.4 771 884 1113 1318 
950 4.9 303 515 BOF-100 26¼ 22¾ 20¾ 13¾ X 11¼ 19¾x 17¾ 2150 11 686 747 960 1155 

1250 4.9 247 433 BOF-120 33 27¼ 223/, 16 X 13¾ 24¼x19¾ 3050 13.3 604 645 815 985 
2200 5.7 289 382 BOF-150 34¾ 323/e 273/, 191/a X 16¾ 28%x23¾ 4900 18.7 643 686 769 853 
3000 5.7 189 321 BOF-180 40¼ 413/, 31¾ 22½x 18¼ 37½x27¾ 7200 18.8 453 508 621 732 
5000 12.5 222 310 464 BOF-200 50¼ 49¼ 39¾ 231/s X 251/, 45¼x36 17 000 42 755 783 

Ali dimensions in inches. 
Performance shown is tor installation typo O: ducted lnlet, ducted outlet Power ratlng (BHP/kW) does not include drlve losses. 
Performance ratings do not include the etfects ot appurtenances in the airstrearn. . . . The sound ratings shown are loudness values In fan sones at 5 tt (1.5m) from the test inlet duct Ir:, a hernlsphencal free fIeld calculated 
per AMCA Standard 301. Values shown are tor installatlon type O: ducted inlet, ducted outlet. Ratings do not include the etrects of duct 
end correction. 

For complete product information refer to catalog Model BDF, 
or contact your local representative. 

C US USTED 

1.75 

1506 

977 

831 

Greenheck Fan Corporatlon certifles that the BDF 
models shown herein are licensed to bear the 
Aft,CA SeaJ. The ratlngs shown are basad on tests 
and procedures perfonrned In accordance with 
Aft,CA Publication 211 and Aft,CA PubllcatJon 311 
and comply with the requiremenls of the AMCA 
Certified Ratings Program. 

@ BDF Modal is Usted for Electricol 
(UUcUL 705 wilh TEFC motor nly. 
File no. E40001.) 

{R GREENHECK
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HORl�ONTAL MOUNTING 
AII BDF falils have been designad to be mounted horizontally. F�r· ease of
installafion km>ckouts are provided at each locatiom where mountir.ig brac,kets
are shown 1in diagram at right. Universally adjustable braokets are available to
mount the fM in lllanging or case mounted positions, 

UNIT SIZE 
80 

90 

100 

120 

150 

180 

200 

A 

20¾ 

21¾ 

23¾ 

30½ 

32 

37% 

47% 

AII dimens,ons in lnches. 

�-1r--=i# 

HANGING ISOLATORS - Complete hanging isolator 

/ 

kits are available with either neoprene or spring 
isolators. The isolators are sized to match the weight 
of the fan. (Hanging rods supplied by others.) 

HANGING NEOPRENE HANGING SPRING 

,..._,,,,. ___ BASE ISOLATORS - Complete base isolator kits are 

e 

MULTI DISCHARGE POSITIONS 
BDF fans have been designed for horizontal 
mounting and are standard with a Bottom 
Horizontal Discharge. Optional Top 
Horizontal Discharge is also available. 

available with either neoprene or spring isolators and are 
sized to match the weight of the fan. 

STANDING NEOPRENE STANDING SPRING 

e 

221½, 

25¾ 

27% 

31% 

35 

44 

51½ 

BOTTOM HORIZONTAL (STANDARD) 

Filter boxes incorporate a vee bank design 
constructed of galvanized steel. Filters are 
available in 1 in. or 2 in. throwaway (pleated) 
or permanent (washable aluminum mesh). 
Side access panels are standard for easy 
maintenance. 

TOP HORIZONTAL (OPTIONAL) 

UNIT FILTER NO. 

SIZE 
K* SIZE FILTERS 

80 49¾ 16 X 20 2 

90 547/a 20 X 25 2 

100 51% 20 X 20 2 

120 63o/,o 12 X 25 4 

150 621/10 16 X 20 8 

180 75¾ 20 X 25 6 

200 85¼ 16 X 25 12 

K• is length of fan and filler box comb1ned. 
Ali d/mensions in inches. 
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!3,1312014 OSINERGMIN/GART - Pliego Tarifario Máximo del Sen,icio Público Electricidad 

Pliego Tarifario Máximo del Servicio Público de Electricidad

Empresa: Edelnor 

TARIFA MT2: 

TARIFA MT3: 

TARIFA MT4: 

TARIFA BT2: 

TARIFA BT3: 

TARIFA BT4: 

MEDIA TENSIÓN 

TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y 
CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P 
Cargo Fijo Mensual 
Cargo por Energía Activa en Punta 
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta 
Cargo por Potencia Activa de Generación en HP 
Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP 
Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP 
Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa 
TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y 
CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P 
Cargo Fijo Mensual 
Cargo por Energía Activa en Punta 
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta 
Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: 

Pres entes en Punta 
Presentes Fuera de Punta 

Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: 
Presentes en Punta 
Presentes Fuera de Punta 

Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa 
TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA 
Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P 
Cargo Fijo Mensual 
Cargo por Energía Activa 
Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: 

Pres entes en Punta 
Presentes Fuera de Punta 

Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: 
Pres entes en Punta 
Presentes Fuera de Punta 

Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa 
BAJA TENSIÓN 

TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y 
CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P 
Cargo Fijo Mensual 
Cargo por Energía Activa en Punta 
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta 
Cargo por Potencia Activa de Generación en HP 
Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP 
Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en H F P 
Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa 
TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y 
CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P 
Cargo Fijo Mensual 
Cargo por Energía Activa en Punta 
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta 
Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: 

Pres entes en Punta 
Pres entes Fu era de Punta 

Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: 
Pres entes en Punta 
Presentes Fuera de Punta 

Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa 
TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA 
Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P 
Cargo Fijo Mensual 
Cargo por Energía Activa 
Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: 

Presentes en Punta 
Pres entes Fu era de Punta 

Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: 
Pres entes en Punta 
Pres entes Fu era de Punta 

Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energ1a Activa 
TARIFA BTSA: TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E 

'ttp:iMW.\.12.osinerg.gob.pe/tar ifas /electricidad/Plieg osTarifariosUsuarioFinal.aspx?ld=150000

Regresar al Mapa ... 

UNIDAD TARIFA 
Sin IGV 

5/./mes 3.81 
ctm. S/./kW.h 18.33 
ctm. 5/./kW.h 15.32 
5/./kW-mes 35.18 
5/./kW-mes 9.20 
5/./kW-mes 10.34 

ctm. 5/./kVar.h 3.59 

S/./mes 3.02 
ctm. S/./kW.h 18.33 
ctm. S/./kW.h 15.32 

5/./kW-mes 31.43 
5/./kW-mes 21.41 

5/./kW-mes 10.20 
S/./kW-mes 10.25 

ctm. S/./kVar.h 3,59 

S/./mes 3.02 
ctm. S/./kW.h 16.05 

5/./kW-mes 31.43 
S/./kW-mes 21.41 

5/./kW-mes 10.20 
5/./kW-mes 10.25 

ctm. S/./kVar.h 3.59 
UNIDAD TARIFA 

Sin IGV 

S/./mes 3.81 
ctm. S/./kW.h 19.90 
ctm. 5/./kW.h 16.63 
S/./kW-mes 37.19 
S/./kW-mes 44.56 
S/./kW-mes 34.51 

ctm. S/./1<.Var.h 3.59 

S/./mes 3.02 
ctm. 5/./kW.h 19.90 
ctm. S/./kW.h 16.63 

S/./kW-mes 34.39 
S/./kW-mes 23.56 

S/./kW-mes 46.31 
S/./kW-mes 42.04 

ctm. S/./1<.Var.h 3.59 

S/./mes 3.02 
ctm. S/./kW.h 17.42 

S/./kW-mes 34.39 
5/./kW-mes 23.56 

S/./kW-mes 46.31 
S/./kW-mes 42.04 

ctm. S/./kVar.h 3.59 

1/2 



131612014 OSINERGMIN/GART- Plieg o Tarifario Máximo del Servicio Público Electricidad 
a) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y HFP

Cargo Fijo Mensual 
Cargo por Energía Activa en Punta 
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta 
Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta 

b) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kWen HP y S0kWen HFP 
Cargo Fijo Mensual 
Cargo por Energía Activa en Punta 
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta 
Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta 

TARIFA BTSB: TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA lE 
No Residencial Cargo Fijo Mensual 

Cargo por Energía Activa 
TARIFA BTSB TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E 
Residencial a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes 

O - 30 kW.h 
Cargo Fijo Mensual 
Cargo por Energía Activa 

31 - 100 kW.h 
Cargo Fijo Mensual 
Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h 
Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h 

b) Para usuarios con consumos mayores a 100 kW.h por mes 
Cargo Fijo Mensual 
Cargo por Energía Activa 

TARIFA BTSC: TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E -Alumbrado Público 
Cargo Fijo Mensual 
Cargo por Energía Activa 

TARIFA BT6: TARIFA A PENSIÓN FIJA DE POTENCIA lP 
Cargo Fijo Mensual 
Cargo por Potencia 

TA RIFA BT7: TA RIFA CON SIMPLE M EDICIO N DE ENERGIA 1E 
No residencial Cargo Comercial del Servido Prepago - Sistema recarga C ódlgos/farjetas 

Cargo por Energía Activa 
TARIFA BT7: TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E 
Residencial a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes 

O- 30 kW.h 
Cargo Comercial del Servido Prepago - Sistema de recarga C ódigos{farjetas 
Cargo por Energía Activa 

31 - 100 kW.h 
Cargo C omerdal del Servido Prepago - Sistema de recarga C ódigos/farjetas 
Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h 
Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h 

b) Para usuarios con consumos mayores a 100 kW.h por mes 
Cargo Comercial del Servido Prepago - Sistema de recarga C ódigos/farjetas 
Cargo por Energía Activa 

S/./mes 
ctm. S/./kW.h 
ctm. S/./kW.h 
S/./kW-mes 

S/./mes 
ctm. S/./kW.h 
ctm. S/./kW.h 
S/./kW-mes 

S/./mes 
ctm. S/./kW.h 

S/./mes 
ctm. S/./kW.h 

S/./mes 
S/./mes 

ctm. S/./kW.h 

S/./mes 
ctm. S/./kW.h 

S/./mes 
ctm. S/./kW.h 

S/./mes 
ctm. S/./W 

S/./mes 
ctm. S/./kW.h 

S/./mes 
ctm. S/./kW.h 

S/./mes 
S/./mes 

ctm. S/./kW.h 

S/./mes 
ctm. S/./kW.h 

3.02 
105.04 
16.63 
40.27 

3.02 
118.35 
16.63 
40.27 

2.41 
39.60 

2.35 
28.95 

2.35 
8.69 

38.60 

2.41 
39.60 

3.47 
42.56 

2.41 
16.87 

2.14 
38.97 

2.09 
28.49 

2.09 
8.55 

37.98 

2.14 
38.97 

Nota: Las empresas no deben aplicar precios superiores a los consignados en el presente cuadro. 

tp:/lvwwv2..osinerg .g ob.peltarifas/electricidad/Plieg os TarifariosUsuari oFinal.aspx?ld= 150000 
2f2. 
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