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RESUMEN 

Resumen 

En la década de los 80 y 90 la oferta inmobiliaria de viviendas se dirigía en su 

mayoría a los sectores socioeconómicos del Sector A y B, incrementándose, a 

partir del 2002 cuando nuestros índices económicos empezaban a dar signos de 

estabilidad y crecimiento constante en nuestra economía. 

A finales del 2008 cuando el Perú se encontraba en medio de la crisis 

económica mundial, muchos inversionistas empezaron a mirar el sector 

socioeconómico C y O como un nuevo mercado para la venta de viviendas, 

debido al elevado déficit en dicho sector, a pesar que el estado creo el Fondo 

Mivivienda con el objetivo de facilitar la adquisición de viviendas de interés 

social, sin embargo aún no es suficiente. 

Este crecimiento ha generado que el sector de la C(?nstrucción de viviendas 

multifamiliares se vuelva más competitivo. En este informe analizaremos la 

influencia de un proceso de compatibilización en estos tipos de proyectos, con la 

finalidad de integrar la etapa de Ingeniería y construcción, aplicando el 

modelamiento de la información en tres dimensiones (30) en la etapa previa a la 

ejecución de la obra, que permita mitigar retrasos y optimizar los costos de 

proyectos en viviendas multifamiliares. 

En el Capítulo 1, se analiza el sector construcción de viviendas multifamiliares en 

Lima Metropolitana, así como se realiza una breve introducción del BIM del cual 

solo aprovecharemos el modelado en 30 para el proceso de compatibilización. 

En el Capítulo 11, se inicia la descripción de la evaluación de proyectos, 

analizando los ingresos y egresos para ver su rentabilidad, posterior a ello se 

describe las diversas especialidades que debe contener un expediente técnico 

para un proyecto de vivienda, finalmente terminaremos describiendo el contenido 

del presupuesto. 
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En el Capítulo 111, se ha desarrollado el procedimiento de compatibilización para 

proyecto de viviendas que fueron elaborados en planos en 2D, para lo cual se 

propone modelar el proyecto en 3D, para detectar las diversas, interferencias, 

incompatibilidades y/o falta de información. 

En el Capítulo IV, se detalla la evolución de tres proyectos de una empresa 

inmobiliaria utilizando el procedimiento de compatibilización propuesto en la 

etapa del desarrollo de la ingeniería, para verificar en proyecto ya terminados si 

este procedimiento es óptimo. 

Finalmente en el Capítulo V, se darán las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO 1: GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

El crecimiento de la venta de viviendas en Lima Metropolitana en los últimos 

años ha hecho que este mercado se vuelva rentable, es por ello que muchos 

inversionistas apuestan por la construcción de este tipo de - proyectos, 

iniciándose así el camino en el rubro de la construcción formando promotoras, 

inmobiliarias y/o constructoras. 

Como podemos observar en la Figura Nº 1.1., para poder desarrollar estos tipos 

de proyectos generalmente se presentan 3 etapas: 

En la primera etapa se realiza la evaluación del proyecto, a través de un estudio 

de mercado en la zona donde se planea ejecutar el proyecto, para evaluar su 

rentabilidad, si el resultado es positivo se procede con la segunda etapa, del 

desarrollo del diseño conceptual del proyecto, buscando satisfacer las 

expectativas y necesidades del usuario con una vivienda que le permita mejorar 

su calidad de vida, apoyados en la innovación y tecnología, generando valor 

para el inversionista y contribuyendo además el desarrollo urbanístico de la 

zona. Todo esto se plasma en un expediente técnico mediante planos y 

especificaciones técnicas que cumplen con los reglamentos establecidos por el 

estado. La tercera etapa es cuando se realiza la construcción de la edificación y 

finalmente la entrega al usuario final. 

Figura Nº 1.1. 

Etapas para desarrollar un proyecto inmobiliario 

1 Evaluación del 
Proyec 

Fuente: Propia 

2 

Diseño 
Proyecto 

3 Construcción y 
entrega 

COMPA TIBIL/ZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN PROYECTOS DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES EN LA 
ETAPA DE INGENIERÍA 
Bach. Yenny Paola Antequera Ponciano 

10 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
Facultad de lngenierfa Civil Capftulo 1....: Generalidades 

Para realizar el proyecto el Inversionista deberá evaluar la modalidad de 

desarrollo de este, usualmente para estos tipos de proyectos tenemos los 

siguientes métodos: 

• Diseño - Construcción

• Diseño - Licitación - Construcción

Sea la modalidad a utilizarse para el desarrollo del proyecto cada una de estas 

etapas se conforma por diferentes equipos de trabajo. 

La etapa del diseño, se encuentra dirigida por el Arquitecto, quien debe 

coordinar con las demás especialidades la elaboración final del expediente 

técnico, con el fin de plasmar los requerimientos del cliente y obtener la 

aprobación municipal del expediente. En este proceso cada proyectista es 

responsable de sus especialidades. 

En la etapa de construcción el equipo de trabajo se enfoca en llevar el 

expediente técnico a la realidad, verificando además la calidad y la seguridad en 

la obra mediante procedimientos constructivos que aseguren ello. 

En muchos casos los expedientes presentan documentos incompletos e 

incompatibles, lo cual genera impactos económicos y de mayor plazo en la 

ejecución de la obra. 

En este escenario los métodos de gestión tradicional no dan una solución que 

permita reducir problemas en los expedientes técnicos, centrándose 

principalmente sólo en controles y coordinaciones cuando el proyecto ya se 

encuentra en ejecución. 

Las colitin-t:1as incompatibilidades o la falta de información en los planos y 

especificaciones técnicas que sufren los proyectos obligan a tomar decisiones 

inmediatas en obra para poder cumplir con los plazos. Esta situación dificulta la 

planificación de los trabajos y afecta la optimización de los recursos. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Capítulo 1- Generalidades 

En la actualidad terminar los proyectos a tiempo y con el presupuesto 

contractual establecido inicialmente es un desafío cada vez mayor. Además se 

debe tener en cuenta que para los proyectos multifamiliares se tienen 

compromisos de entrega de la edificación en el plazo establecido. 

Es por ello que las inmobiliarias en el afán de empezar rápidamente sus 

proyectos, en algunos casos no mejoran u optimizan sus expedientes técnicos, 

sin enfocarse en obtener un proyecto que desarrolle la ingeniería y permita la 

disminución en costo y tiempo en la ejecución de la obra. 

El presente informe busca integrar la etapa de diseño y construcción mediante 

un procedimiento de compatibilización utilizando las tecnologías del 

modelamiento de la información en tres dimensiones, que son tendencias 

relacionadas al BIM (Building lnformation Modeling). 

Se plantea un procedimiento con herramientas basados en el uso de modelos 

tridimensionales que facilitan el proceso de visualización y compatibilización de 

los documentos (planos, memorias, especificaciones técnicas, etc.) de diseño 

anticipándose a la construcción real del proyecto, enfocándonos en una 

construcción virtual, que involucra la participación de todos los interesados en el 

proyecto (Inversionistas, Proyectistas y Constructores) como podemos observar 

en la Figura N º 1.2. en un sistema de dialogo y actualización constantes, en 

donde se identifican y minimizan las deficiencias en los documentos de diseño y 

se optimizan mediante revisiones de constructabilidad, introduciendo en los 

modelos todos los cambios que sean necesarios. 

Esta tecnología también puede aplicarse para el desarrollo completo del 

proyectó. Sin embargo el presente informe solo se enfoca en utilizar este 

procedimiento para compatibilizar el expediente técnico en la etapa previa a la 

ejecución de la obra y analizar los impactos que podrían generarse en la etapa 

de la construcción. 
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Figura Nº 1.2. 

Sistema de dialogo y actualización constante 

I 
I 

Fuente: Sitio Web Plataforma Arquitectura 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Capftufo 1- Ganarafidadas 

Integrar la etapa de Ingeniería y construcción, mediante un procedimiento de 

compatibilización aplicando el modelamiento de la información en 30 en la etapa 

previa a la ejecución de la obra, que permita mitigar retrasos y optimizar los 

costos de proyectos en viviendas multifamiliares .. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Identificar las fallas producidas por un deficiente diseño que ocurren

comúnmente en la etapa de construcción de las obras estudiadas.
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• Evaluar los costos acarreados por los errores identificados anteriormente

y con estos determinar los potenciales ahorros de la aplicación del

procedimiento de compatibilización.

• Cuantificar los costos provenientes del uso de estos programas y

compararlos con los potenciales ahorros, determinando la rentabilidad de

la utilización del procedimiento de compatibilización.

1.4. ANÁLISIS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LIMA 
METROPOLITANA 

La venta de viviendas en Lima Metropolitana ha experimentado un gran 

crecimiento en los últimos años, debido al aumento de ingresos y a las 

facilidades de crédito. 

Esto ha generado que el sector inmobiliario no solo se concentre en los 

sectores socioeconómicos A y B, sino también en los sectores C y D, 

respaldándose en el funcionamiento del fondo Mivivienda creado por el 

estado con la finalidad de construir viviendas de Interés Social, generándose 

oportunidades para el sector empresarial y de servicios, así como una mayor 

exigencia de la población por un mejor espacio urbano. 

A continuación se analizara algunos factores que influyen actualmente en el 

sector construcción de viviendas en Lima Metropolitana: 

1.4.1. Evaluación de la venta de viviendas en Lima Metropolitana : 

Es útil establecer la fuente que brinda CAPECO, como se ve en la Figura 

N º 1.3. , desde el año 2006 viene creciendo la venta de viviendas nuevas 

formales en Lima, siendo la mayor tendencia de crecimiento la generada en 

el año 2011 respecto al 2010 (47.7% en unidades). 

En el año 2012 se vendieron 21 990 viviendas nuevas formales en Lima 

Metropolitana, lo que implica un crecimiento de 2.6%, respecto del año 

anterior. (Ver Figura Nº 1.3.) 
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Si bien este crecimiento fue mucho menor al año anterior, se observa que el 

mercado se mantuvo en su nivel y creció ligeramente. 

Figura N° 1.3. 

Venta de Viviendas en Lima Metropolitana 

Venta de Viviendas en Lima Metropolitana 

(Unidades) 

21,441 
21,990 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Fuente: CAPECO 

1.4.2. Segmentación por área geográfica de la venta de viviendas en Lima 

Metropolitana. 

De acuerdo a las estadísticas de CAPECO del 2012, cuando se segmenta la 

información por área geográfica, las ventas en los cinco distritos top 

(Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco, La Molina y San Borja) se 

redujeron en 1.4% el último año, mientras que en los cinco distritos donde 

predomina población de ingresos medios (Pueblo Libre, Magdalena Nueva, 

Jesús María, Lince y San Miguel) hubo un crecimiento de 5.6% en tanto que 

en el resto de la ciudad, el aumento fue de 4.6%. Estas cifras segmentadas 

difieren notablemente de las que se presentaron en el 2011, año en el que 

destacó el fuerte incremento de las venta que se dio en el resto de Lima 

metropolitana 90.3% en relación con el 201 O, tal como podemos apreciar en 

el Cuadro Nº 1.1. 
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Cuadro N° 1.1. 

Unidades Vendidas por Agrupación Distrital 

Unidades Vendidas 
Agrupación Distrital - -- --- - -- -- - - ��----- -- �

2012 2011 201 O 2012-2011 2011-201 O 

Cinco distritos top (1) 

(1) Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco, La Malina y San Borja

(2) Pueblo Libre, Magdalena Nueva, Jesús María, Lince y San Miguel

Fuente: CAPECO

27.6% 
� ':le 

28.4% 

La venta de viviendas se encuentra relacionada a la disponibilidad de oferta y 

esta a su vez es la que condiciona los precios. Como se observa en el 

Cuadro N º 1.2. En el año 2011, los precios por m2 (en dólares americanos) 

de las viviendas ofrecidas crecieron mucho más en -los distritos top y en los 

de estratos medios, que en el restos de las ciudades de Lima. 

Esto explica la gran diferencia de desempeño de las ventas en esta última 

zona respecto a las otras dos, que fue el factor clave para el altísimo 

crecimiento de las ventas que se produjo en Lima Metropolitana entre el 

2010 y el 2011. El 2012, en cambio, los precios en las tres zonas 

identificadas han crecido por encima del 20%, lo que explica la débil 

performance de ventas en dicho periodo. Se cumple aquí un principio 

elemental de economía: donde suben los precios, bajan las ventas. Visto de 

otra forma: en aquellas zonas en las que aquellos se mantienen estables, las 

ventas tienden a crecer. 
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Cuadro Nº 1.2. 
Precios Promedio por m2 

Cinco distritos top (1) 1,838 1,432 1,225 
Cinco distritos medios (2) 1,274 1,029 883 
Resto de Lima Metropolitana 963 800 

(1) Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco, La Molina y San Borja
(2) Pueblo Libre, Magdalena Nueva, Jesús María, Lince y San Miguel
Fuente: CAPECO

28.4% 16.9% 
23.8% 16.5% 
20.5% 5.8% 

1.4.3. Variación de los precios de venta por m2 en Lima Metropolitana 

Podemos obseNar en la Figura N º 1.4., que la variación de los precios de 

venta por m2 en Lima metropolitana ha presentado un comportamiento 

irregular en los últimos nueve años. El incremento del último año (21 %) es el 

segundo más alto de este periodo, después del que tuvo lugar en el 2008 

(40%). Sin embargo, como ya se ha visto, el crecimiento de los precios en el 

2012 se ha dado en toda la ciudad, mientras que hasta el año anterior a éste, 

los incrementos se presentaban sobre todo en los distritos top y en los 

dirigidos al sector medio. 

2084 

Figura Nº 1.4. 
Precio por m2 de departamentos 

Precios por m2(en US$) �e departamentos expresado en 

% variacián interamual 

40% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fuente: CAPECO 

2012 
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1.4.4. Problemas para el crecimiento de viviendas en Lima Metropolitana 

De acuerdo a la informe del Mercado de viviendas del instituto de Ciudades 

del Ciclo XXI, las dos principales razones de la insuficiencia de la oferta son 

la escasez de suelo urbano que afecta la ciudad de Lima y la dificultad para 

obtener la factibilidad de agua y desagüe según datos de SEDAPAL. 

Desde mediado de la década pasada se detectó que Lima necesita nuevas 

áreas para la localización de viviendas y es por eso que ·.el Ministerio de 

Vivienda y la Municipalidad de Lima, hicieron reajuste de la zonificación de 

todos los distritos de Lima procurando una mayor densificación. 

Sin embargo, hasta ahora no se tiene claro cuáles serían las áreas en las 

que se construiría el millón seiscientas mil viviendas que se requerirán en la 

ciudad para atender la demanda insatisfecha (400 mil unidades) y los futuros 

hogares limeños (1.2 millones) que se formarían en los próximos veinte años. 

El requerimiento espacial para satisfacer esta demanda, considerando una 

densidad media (edificaciones de 5 pisos) bordea las 7000 hectáreas. 

1.5. DEFINICIONES 

1.5.1. Modelamiento de la Información de la Edificación 

También conocido en inglés como: BIM, Building lnformation Modeling. 

Encontramos varios puntos vista sobre el origen de este concepto. La empresa 

pionera en la aplicación del concepto BIM fue la empresa húngara Graphisoft, la 

cual lo implementó bajo el nombre de Virtual Building (Edificio Virtual) desde 

1987 en su programa ArchiCAD, reconocido como el primer software de CAD 

para computadora personal capaz de crear tanto dibujos en 2D I como 3D 

; Autodesk comenzó utilizar el concepto BIM desde 2002 cuando compró la 

c<;>mpañía tE?xana Revit Technology Corporation, mientras que otros postulan que 

fue el profesor Charles M. Eastman, del Georgia Tech lnstitute of Technology, el 

primero en difundir el concepto de modelo de información de edificación, como 

un sinónimo de BIM, a inicios de los setenta en numerosos libros y artículos 

académicos. 
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Sin embargo, parece haber un consenso generalizado acerca de que Jerry 

Laiserin fue quien lo popularizó como un término común para la representación 

digital de procesos de construcción, con el objetivo de intercambiar e 

interoperacionalizar información en formato digital. Esta capacidad es ofrecida 

por diferentes proveedores tecnológicos como son Sigma Design, Autodesk, 

StruCad de AceCad Software, Bentley Systems, Graphisoft, Tekla, Nemetschek, 

y CADDetails, entre otros. 

El BIM es el proceso de generación y gestión de datos del edificio durante su 

ciclo de vida utilizando software dinámico de modelado de edificios en tres 

dimensiones y en tiempo real, para disminuir la pérdida de tiempo y recursos en 

el diseño y la construcción. Este proceso produce el modelo de información del 

edificio, que abarca la geometría del edificio, las relaciones espaciales, la 

información geográfica, así como las cantidades y las propiedades de los 

componentes del edificio. 

BIM puede ser utilizado para ilustrar el proceso completo de edificación, de 

mantenimiento e incluso de demolición (ahora se reciclan más materiales). 

Cantidades de materiales y propiedades compartidas pueden ser extraídas 

fácilmente. Además, ámbitos laborales, detalles de componentes y secuencias 

de actividades de construcción pueden ser aislados y definidos. 

Los software BIM son capaces de lograr dichas mejoras por medio de 

representaciones de las partes y componentes que están siendo utilizados en la 

construcción de un edificio. La representación asistida por computadora basada 

en objetos es un cambio substancial en la tradicional elaboración basada en 

representación vectorial. 

Por otra parte, el concepto de BIM en el área de la arquitectura y la construcción 
1 

presenta varias opciones en cuanto a plataformas y software para la 

implementación del mismo. 

Si bien en este informe solo hablaremos de las ventajas del BIM enfocadas en la 

compatibilización de proyectos, cabe resaltar que esta es una herramienta muy 

poderosa que puede ser usada en diferentes etapas y aspectos de los proyectos 

como por ejemplo en los que se puede observar en la Figura Nº 1.5. 
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Figura Nº 1.5. 

Diversos usos del BIM 

Diseño 

Capitulo 1- Ganaralidadas 

Compatibilización 

. 
----

Estimación de 
Materiales Programación 

Fuente: Propia 

1.5.2. Métodos de Entrega de Proyecto 

Después de Evaluar el proyecto y ver que es viable, el inversionista tiene que 

elegir la estrategia contractual que mejor se acomode a sus objetivos, es muy 

usual en estos tipos de edificaciones multifamiliares utilizar uno de los siguientes 

métodos: 

Método : Diseño - Licitación - Construcción 

Este modelo es el más tradicional el propietario designa un arquitecto, quien 

tiene lá funeión de plasmar los requerimientos y objetivos del proyecto, posterior 

a ello se contrata a los consultores para que establezcan el diseño de todas las 

especialidades necesarias, como pueden ser estructuras, instalaciones 

eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones mecánicas, entre otras de 

acuerdo a las necesidades del proyecto. 
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Cuando se tiene el expediente técnico completo, se procede a buscar un 

constructor, esto mediante un proceso de licitación, se obtiene propuestas de 

diferentes contratistas, quienes evalúan el expediente técnico y realizan un 

análisis técnico y económico, el propietario evalúa estas propuesta y escoge la 

que mejor se adecue a sus intereses. 

Una vez adjudica la construcción a un contratista se procede a ejecutar el 

proyecto. Finalmente cuando está construido, se entrega el proyecto con los 

planos "as-built" los cuales servirán para la operación y mantenimiento del 

proyecto. 

Método: Diseño - Construcción 

Este método se realiza con el fin de obtener un solo responsable del diseño y la 

construcción. 

El contratista es responsable directamente del equipo de diseño y construcción, 

esto permite desarrollar el diseño esquemático y un programa de construcción 

bien definido. El contratista luego estima el costo total y el tiempo necesario para 

construir la edificación. Después de que todas las modificaciones requeridas por 

el cliente son implementadas, el plan es aprobado y la estimación final del costo 

del proyecto es establecido. 

Este método permite hacer las modificaciones de diseño en etapas tempranas, lo 

que es importante destacar dado que los recursos y el tiempo necesario para 

gestionar cambios de diseño en etapas posteriores· es reducido 

considerablemente. 

1.5.3. Ciclo de vida de un Proyecto 

Los proyectos, son una secuencia de actividades relacionadas entre sí 

destinadas a lograr un objetivo, en un tiempo determinado. 
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En el caso de proyecto de viviendas multifamiliares, tenemos el siguiente ciclo de 

vida: 

En la etapa de diseño el arquitecto interpreta las necesidades y objetivos del 

cliente. Luego, las distintas especialidades se involucran con el objetivo de darle 

funcionalidad al proyecto. Todos estos datos se plasman en los planos y 

especificaciones técnicas las cuales serán utilizadas en la etapa de construcción. 

En la etapa de construcción al propietario le interesa la duración y el costo real 

del proyecto, la calidad de la infraestructura, de las especificaciones de los 

equipos instalados, etc. De esta etapa se obtienen los planos "as-built" o "según 

lo construido" los cuales serán utilizados en las etapas de operación y de 

demolición. 

En la etapa de operación y mantenimiento, es importante tener los planos y 

especificaciones técnicas actualizadas con todos los cambios realizados en la 

construcción, de manera de poder establecer la operatividad y el mantenimiento 

continuo que se deba hacer al proyecto. 

En la etapa de demolición se necesita saber las características del proyecto, 

para evaluar por ejemplo los materiales a reciclarse, el tipo de demolición a 

utilizar, entre otras cosas. 
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CAPITULO 11: EXPEDIENTE TÉCNICO 

2.1. EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Para realizar un proyecto el inversionista tiene que evaluar primero si este le va 

generar beneficios, y si estos beneficios cumplen sus expectativas, para ello se 

hará una breve descripción de los puntos importantes que se toman en cuenta 

en la evaluación del proyecto: 

A. INGRESOS DEL PROYECTO

Corresponde al ingreso recibido de la venta de los departamentos y los 

estacionamientos del proyecto. 

Estos ingresos son realizados mensualmente de acuerdo a lo proyectado: 

• Ingresos por adelanto de compra de los departamentos (10%-20% del

precio de Venta)

• Ingreso por venta de Estacionamientos (100% del precio de Venta)

• Avance por construcción de los departamentos (El banco deposita de

acuerdo a lo valorizado al avance de la construcción)

B. EGRESOS DEL PROYECTO

Los cuales son generados por: 

• Costo del Terreno

Para este valor se deberá tener como referencia los costos de los

terrenos aledaños, a esto se le debe sumar el impuesto de alcabala que

es el 3% del valor del terreno y los gastos registrales y notariales para la

transacción del terreno.

• Costo del Proyecto

Está representado por el costo de todo el estudio necesario para realizar

el expediente técnico del proyecto para presentar a la municipalidad por

la construcción del proyecto. A esto se le debe incluir el costo del Estudio

de mercado.
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• Costo de los trámites municipales

Capítulo 11 - Expediente Técnico 

Es el pago correspondiente a la municipalidad para la obtención de la

licencia de demolición, construcción de la habilitación urbana y

construcción de las edificaciones dependiendo del caso de cada

proyecto.

El costo de estos trámites se calcula en base al TUPA de la

municipalidad que es en base al porcentaje de UIT y del valor de obra, de

la demolición, habilitación urbana y del valor de obra de la edificación en

base al cuadro de valores unitarios de edificaciones vigentes a la fecha.

• Costo de Construcción

Es el costo de ejecución de la obra dependiendo del caso puede ser,

demolición, obras de habilitación urbana y edificación. Para la etapa de

evaluación económica se trabaja en base a ratios de costo por metro

cuadrado de área construida.

• Costo de Titulación

Este pago corresponde a la inscripción en registros públicos por cada

permiso obtenido para la ejecución del proyecto, cambio que se presente

dentro del lote y el cambio de propiedad, este costo se calcula en base al

TUPA de propiedad Inmueble, Esto incluye el pago de arbitrios

municipales, el impuesto predial y el pago realizado a SERPAR, este

costo es en base a los valores que emite la CONATA

• Gastos administrativos

Son los pagos del personal administrativo y de proyectos que están a

cargo de ejecutar el proyecto inmobiliario, esto incluye alquiler de

oficinas, útiles, servicio de mensajería entre otros gastos.

• Gastos de Venta y marketing

Éstes gastos están referidos a la publicidad que requiere el proyecto de

captar· la atención del público y adquieran los departamentos. Estos

gastos incluyen los pagos de los vendedores que mayormente se trabaja

con un porcentaje de la venta realizada, como también los gastos de la

caseta de ventas y los útiles de oficina.
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• Gastos financieros

Capítulo 11- Expediente Técnico 

Corresponden a las comisiones y gastos que cobran los bancos por

evaluación del préstamo bancario, entre otros. (Comisiones por

evaluación, gastos por evaluación, gastos de seguros, supervisión

financiera, intereses bancarios, etc.).

C. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Con el resultado de las ganancias y pérdidas del proyecto se calcula la utilidad 

neta y el impuesto a la renta. 

Utilidad Bruta: es la diferencia entre las ventas y el costo directo del proyecto 

Utilidad Operativa: es la diferencia entre la utilidad bruta y el costo de operación 

(Costo de administración y ventas) 

Utilidad antes de impuesto a la renta: es la diferencia entre la utilidad operativa y 

los gastos financieros. 

D. FLUJO OPERATIVO

Son los ingresos y egresos que se proyecta desarrollar durante el periodo de 

vida del proyecto. 

E. FLUJO RELEVANTE DEL IGV

Es la diferencia del IGV por ventas y compras del producto y/o servicio para el 

proyecto durante su periodo de vida. Es importante este flujo debido a que son 

egresos representativos que influirán en la rentabilidad del proyecto. 

F. ESTRUCTURA DE INVERSIONES

Son las inversiones iniciales mensuales que realiza el promotor. 

G. FLÜJO ECONOMICO DEL PROYECTO

Es la sumatoria del flujo de caja operativo, el flujo del IGV y las inversiones 

iniciales del promotor. 
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2.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

Capítulo 11- Expediente Técnico 

En el cual se señala la ubicación y se describe la información básica del 

proyecto, por ejemplo en el cuadro N
º 2.1. se puede observar que se ha 

detallado: el área del terreno, el área habilitada, el área edificable, el área libre, 

el número de edificios, el número de departamentos, área construida por piso, 

área construida total, entre otras características, de acuerdo a cada 

particularidad del proyecto. 

Cuadro Nº 2.1. 

Resumen ejecutivo del Proyecto 

RESUMEN EJEaJTll/O DEL PROYECTO 
PARAMETROS MI VIVIENDA 030-2002-MTC PROYECTO 
RESIDENCIAL RESIDENCIAL PISOS TOTAL(m2) 

RESIDENCIAL Mlll TFAMUAR MUL TIFAMIUAR MUl Tlf AMUAR 

DENSl>AO NETA 2.250Hall.11a 1,113.40 HallAla CUARTO DE BOl.18AS 103.25 
AREA LIIRE- -

AL TURA MAlOIAA 6PISOS 

RETRO MUNICIPAL 
IAV. PRINCIPAL 
IAV. SECCUNOARIA 

N'DPTOS 

N' ESTAC. COl,f>. 

AREA BAUTA TOTAL(lnsala en RR.PP) 
AREA UTL RESU.TANTE Da. PROCESO OE HABUTAOÓN leANA 
AREA LIBRE 
AREA OCUPAD A 

Fuente: Propia 

2.3. ESTUDIOS PRELIMINARES 

25'11, 

5metros 
5 metros 

ROM: 1 cJJ IIMendas • 174 
COMERCO: 1 c/2 wendas • 70 

65.40'11, PRIMERPISO 9,101.66 
5 Pisos SEGUNDO PISO 8,990.SB 

5 metros TERCER PISO 8,825.42 
Smetros CUARTO PISO 8,865.80 

66ll QUINTOPISO 8,865.80 

244 

29,100.00 m2 
TOTAL 44,39281 

26,315.26 m2 (100'11,) 

17,110.35 m2 (65.02'11o) 
9,204.91 m2 (34.98%) 

Para estos tipos de proyectos los principales estudios realizados previo a la 

ejecución del diseño son: 

2.3.1. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

En los planos topográficos se delimita el área, los linderos exactos del lote para 

desarrollar �I proyecto de habilitación urbana y de arquitectura. 

Este estudio permitirá conocer y definir los trazos, alineamientos y pendientes de 

acuerdo a las condiciones topográficas y geomorfológicas de la zona de 

proyecto, con la ayuda de equipos y programas que generen planos con las 

características del terreno. 
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2.3.2. ESTUDIO DE SUELOS 

Capitulo 11 - Expediente Técnico 

Este estudio permite conocer las propiedades físicas y resistentes del suelo, 

para ello se realiza exploraciones en campo donde realizan calicatas de 

profundidad de acuerdo a cada edificación propuesta, tomadas estas muestra 

realizan los ensayos de laboratorio correspondientes como son por ejemplo: 

análisis granulométrico por tamizado y clasificación, límites de Atterbeng, 

resistencia a la compresión, Peso unitario, Proctor Modificado, etc: 

El estudio de suelos recomendara el sistema estructural a usarse para la 

cimentación de acuerdo al análisis y conclusión de los ensayos realizados al tipo 

de suelo del proyecto. 

2.3.3. IMPACTO AMBIENTAL 

Este estudio permite conocer y establecer las medidas necesarias dentro del 

proceso constructivo para mitigar el impacto ambiental dentro y fuera del 

proyecto, para ello se debe estudiar los impactos producidos por los diversos 

procesos constructivos y se debe bu�car soluciones para mitigar los impactos de 

acuerdo a la programación de obra y el tiempo que dure la obra. 

Con este plan en la etapa de operación del proyecto, se identificarán impactos 

negativos y positivos siendo el medio físico el que ha sido impactado con mayor 

significancia positiva mientras que el medio urbano es que el que presente 

mayores impactos negativos con mayor significancia. 

2.3.4. IMPACTO VIAL 

El estudio de impacto vial tiene por objetivo identificar los impactos directos e 

indirectos en la vialidad del área de influencia de un proyecto urbano, para 

implementar medidas de gestión de tránsito, de infraestructura vial y otras 

medidas de mitigación que se requieran para conservar una adecuada 

transitabilidad. 
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2.4. PROYECTO DE ARQUITECTURA 

Para llevar a cabo la arquitectura del proyecto, esta se basa en la comunicación 

del arquitecto con el cliente, con el fin de plasmar en el diseño lo requerido por el 

usuario (Ver figura N º 2.1.). 

Para el caso de viviendas multifamiliares, influirá el sector al que van dirigidas. 

Es importante resaltar que se tiene 2 niveles del expediente técnico: 

• El generado para el expediente Municipal, que viene hacer los planos

generales del proyecto.

• El generado para el expediente de Obra, que implica los planos de

detalles constructivos.

Figura N° 2.1. 

Plano de Arquitectura - General 

Fuente: Proyecto Ciudad Verde 
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2.5. PROYECTO DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN 

En esta especialidad se indica las rutas de evacuación y las medidas de 

emergencia. Las características de funcionamiento de las salidas de emergencia 

(puertas, escaleras, pasillo, etc) 1 y las características del equipamiento 

necesarios para garantizar la evacuación en casos de emergencia2
. 

Figura N° 2.2. 

1" --- ..... _ - _j__ ____ -. __ ._ • .J.. • �. ...L ........... l. ·- � .. ·• .l.._.._ .L. ......... l.. .... --- l - J. 

r--- -- t-·- ·-·-- ··t- -- ·-t- - 1- -- --j •.•. 1-· - - i - -·-· j· ···---r· - -- -¡- - -----.. 1 

Fuente: Proyecto Panoramic 

Figura N° 2.3. 

Plano de Seguridad y Evacuación - Detalle de Señalética 

111 
S./lal de Identificación de: "Puerta de Escape subiendo o be)endo 

Escelere do EMERGENCIA" 
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Fuente: Proyecto Panoramic 
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1 
Un ejemplo se puede observar en la Figura Nº 02.02. 

2 
En la Figura Nº 02.03 se detalla las características de una señal de evacuación Indicativa. 
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2.6. PROYECTO DE ESTRUCTURA 

Capítulo 11 - Expediente Técnico 

En este proyecto se especifican los detalles de las secciones, espesores, 

material, tipo de armado de cada uno de los elementos estructurales de la 

construcción (cimentación, columnas, losas, etc.). 

Como se puede observar en la figura Nº 2.4., los planos en planta señalan 

diversos cortes y secciones donde se detallan los requerimientos estructurales, 

como el tipo de acero, el espaciamiento, los espesores, entre otras 

características. 

Figura N° 2.4. 

Plano de Estructura - Cimentación y Detalles 

&r':l!IRIR"Pf!eCé' 

c::,E 

Fuente: Proyecto Prados del Sol 
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2.7. PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS 

En esta especialidad se diseña el sistema de alimentación de agua y desagüe 

para las viviendas, se indican las trayectorias de las tuberías en planta3 y 

montantes, en algunos casos se incluyen isométricos4 para tener una idea más 

clara de cómo quedara la instalación. 
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Fuente Proyecto City 

Figura N
º 2.5. 

Plano de General de Instalación sanitaria 
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Figura Nº 2.6. 

lsométrico Cuarto de Bombas 

BALCOM 

A LA REO CENERA!. 

03 Bombos de Pruion Cte DE AGUA POTIIBLE PARA 
LOS PISOS DEL 1' l'L 10' 

y velocidad Variable 
a...._- 11.60 lps (Q-- 5.60 lps) 
H..- 77 m. 

Pot.Aprox.-1 O HP (e/u) 
4• 

Fuente Proyecto City 

SUCCIOtl 
08" 

ESQUEMA ISOMETRICO DEL SISTEMA DE BOMBEO 
DE AGUA PARA CONSUMO DOMESTICO #2 

PARA PISOS DEL 1 1" AL 20" 
S/E 

3 En la Figura N
º 02.05 se observa el recorrido de las tuberías de agua para un departamento. 

4 
La figura Nº 02.06 corresponde a un isométrico del sistema de bombeo. 
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2.8. PROYECTO DE 

COMUNICACIONES 

Capitulo 11- Expediente Técnico 

INSTALACIONES ELECTRICAS y 

En este proyecto se especifica el curso que va a llevar la instalación, la ubicación de los 

interruptores, tomacorrientes, puntos de data y voz, salidas eléctricas, tendido de cables. 

Se incluye el voltaje de las salidas, los circuitos, el tipo de cable para cada uno, se hace 

un cuadro de cargas. 

Por ejemplo �n la figura Nº 2.7., se tiene en particular la distribución de 4 departamentos 

del proyecto City donde se indica el desarrollo del alumbrado, indicando la ubicación de 

cada punto de luz, así como la ubicación del interruptor para el funcionamiento del 

alumbrado, cada uno de estos puntos se agrupan en circuitos que se controlan en el 

tablero de cada departamento. 

Figura Nº 2.7. 

Plano General de Alumbrado 

Fuente Proyecto City 
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2.9. PRESUPUESTO DE OBRA 

Capítulo 11 - Expediente Técnico 

El presupuesto del proyecto se calcula en base al metrado y precio unitario. 

• Un metrado es un conjunto ordenado de datos obtenidos a partir de planos y

especificaciones técnicas; se realiza con el fin de cuantificar una obra, para

luego al multiplicar esos datos con los precios unitarios correspondientes y

se obtenga el costo directo de la obra.

Estos deben realizarse en base al "Reglamento de Metrados para obras de

Edificación".

• El Costo Directo es la suma de los costos de materiales, mano de obra,

equipos, herramientas y todos los elementos requeridos para la ejecución de

la obra.

• Costos Indirectos, son todos aquellos costos que no pueden aplicarse a una

partida específica sino que tienen incidencia sobre todo el costo de la obra.

Pueden dividirse en Gastos Generales y Utilidades.

• Gastos Generales

Son aquellos que deben efectuar el contratista durante la construcción,

derivados de la propia actividad empresarial del mismo, por lo que no pueden

ser incluidos dentro de las partidas de la obra.

Estos gastos generales se dividen en: 

./ Gastos generales fijos: son los que no están relacionados con el

tiempo de ejecuci(>n de la obra, solo se incurre en ellos una vez, no

volviéndose a gastar en ellos, así el plazo de la obra se amplié .

./ Gastos generales variables: son los que están relacionados con el

tiempo de ejecución de la obra, y permanecen a lo largo de todo el

plazo de la obra incluida su eventual ampliación.
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• Utilidad

Capitulo 11 - Expediente Técnico 

La utilidad es el monto que percibe el contratista por ejecutar la obra, es un 

porcentaje del costo directo y que forma parte de la rentabilidad económica 

general de la empresa contratista con el objetivo de dar dividendos, capitalizar, 

reinvertir, pagar impuestos relativos de la misma utilidad e incluso cubrir pérdidas 

de otras obras. 
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CAPITULO 111: METODOLOGÍA PARA LA COMPATIBILIZACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Para implementar el proceso de compatibilización se debe tomar en cuenta los 

siguientes factores: 

./ Diseñabilidad

Relacionada a la interpretación de las necesidades del propietario. Estas

deben ser las correctas y adecuadas. Deberán estar descritas en forma

gráfica y escrita en el Expediente Técnico, teniendo en cuenta básicamente

tres aspectos en su concepción: Satisfacción de las necesidades del

propietario, economía para su ejecución y belleza arquitectónica. Para ello,

deberá encontrarse el balance adecuado entre las dos últimas, de manera de

lograr la satisfacción y expectativa del propietario .

./ Constructabilidad

Relacionado con la ejecución del diseño teniendo en cuenta los detalles

constructivos, materiales, equipos y tecnología adecuada. Incorporar estos

aspectos al diseño permite obtener un equilibrio de economía de costos,

entre lo que se va a construir y lo que realmente necesita el propietario.

Para verificar estos 2 puntos se ha planteado en el proceso de compatibilización 

los siguientes pasos: 

• Verificación de las Fichas de Inspección.

• Modelado de la información

• Detección de Incompatibilidades.

Para iniciar con el proceso, es necesario se defina desde que etapa se requiera 

compatibilizar el proyecto y hasta que nivel de detalle se requiere llegar. 
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3.2. FICHAS DE INSPECCIÓN 

Capitulo 111 - Metodología para la Compatibilizaci6n 

Cuando se inicia el desarrollo del expediente técnico, lo primero que se obtiene 

son los planos generales los cuales servirán para la presentación municipal, 

posterior a ello se realizan los detalles constructivos, estos se utilizarán para la 

construcción del proyecto. Como podemos observar en la Figura Nº 3.1., para 

iniciar la compatibilización se proponen la verificación del expediente técnico 

inicial mediante unas fichas de inspección: 

./ Anexo Nº01: Ficha de Inspección de Arquitectura

./ Anexo Nº02: Ficha de Inspección de Estudio de Mecánica de Suelos

./ Anexo Nº03: Ficha de Inspección de Instalaciones Eléctricas

./ Anexo Nº04: Ficha de Inspección de Instalaciones Sanitarias

Estas fichas se han realizado en base al reglamento nacional de edificaciones y 

el código nacional de electricidad, con el objetivo de detectar posibles omisiones 

al reglamento por parte del proyectista que podría representar un costo adicional 

al propietario de no detectarse a tiempo. 

Figura Nº 3.1. 

Desarrollo del Expediente Técnico para la Construcción 

Fuente: Propia 
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El proyectista de cada especialidad tiene la responsabilidad sobre sus diseños, y 

estos deben cumplir las exigencias de los reglamentos vigentes a la fecha de la 

elaboración de sus expedientes, sin embargo puede darse el caso de que sin 

querer se omita o se realice un diseño que contradiga a la norma. 

Esta omisión puede detectarse en diferentes etapas: 

• En la revisión municipal del expediente técnico, mediante una

observación a la especialidad que corresponda, lo cual representaría una

demora en la obtención de la licencia de edificación de la obra.

• Durante el proceso de construcción, lo cual dependiendo de la magnitud

podría generar un replanteo del diseño y una actualización de los planos,

en el peor de los casos una ampliación de plazo y costos adicionales.

• En la entrega de la obra o por el usuario, lo cual ,representaría un costo

adicional para el cliente tener que corregir o subsanar la observación.

La finalidad de estas fichas es realizar una verificación rápida del diseño, en una 

etapa temprana del proyecto de manera de prevenir costos improductivos al 

propietario por alguna incompatibilidad con el reglamento. 

Por ejemplo como se observa en la Figura Nº 3.2., en el Reglamento Nacional 

de Edificaciones la Norma A.01 O artículo 65 indica que para dos 

estacionamientos continuos de uso privado el ancho mínimo de cada 

estacionamiento debe ser 2.50 m; sin embargo, cuando se verificó en los planos 

de arquitectura de un· proyecto de vivienda se observó que el diseño consideraba 

un ancho mínimo de 2.40 m. 
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Figura Nº3.2. 

Verificación con ficha de Inspección de Arquitectura 

htac:lonamlentos Art. 65 

Individuales Dos continuos Tres o más continuos 

1 1 

Fuente: Propia 
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3.3. MODELAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
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El modelado en 30 es el proceso de representación tridimensional y paramétrica 

de los componentes de la edificación, y debe ser- realizado como una 

construcción virtual de la edificación. Este procedimiento se desarrolla de 

acuerdo a la secuencia constructiva real de la edificación (Ver Figura Nº3.3.), lo 

que permitirá detectar y corregir los problemas de diseño encontrados en los 

planos. Estos problemas, se dan por las incompatibilidades e interferencias entre 

los planos y por la falta de constructabilidad del diseño, que pueden ser 

detectados durante el proceso de modelado. 

Figura Nº 3.3. 

Secuencia Constructiva para el Modelado de la Información de 20 a 30 

• ARQUlf$CTURA GINB,RAL

• IN$1'A1.ACIONI$·

• ARQUl'NC1URA D1$1AL.LADA

Fuente: Propia 
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Como podemos ver en la Figura Nº 3.4., para iniciar el modelado se utiliza como 

base los planos en dos dimensiones del expediente técnico, para proceder a 

modelarlo de acuerdo a los procedimientos constructivos. 

Figura Nº 3.4. 

Modelado de la Información de 20 a 30 
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Para modelar en 30 usando. un software BIM, primero se debe definir a que 

detalle $e requiere trabajar y con qué especialidades. Luego de ello, se . 

requieren, todos los planos de las especialidades que se pretendan modelar, se 

deben utilizar simultáneamente los planos en planta, corte, elevaciones, detalles, 

etc. Como podemos obseNar en la_ Figura Nº 3.5., podemos trabajar las 

especialidades que se requieran. 
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Figura N º 3.5. 

Modelado en 3D de diversas especialidades 

Arquitectura Estructura 

Instalaciones 

Fuente: Propia 

Finalmente con el proyecto modelado, se puede detectar durante el proceso o 

cuando se integran todas las especialidades las incompatibilidades o 

interferencias del proyecto. 
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3.4. DETECCIÓN DE INCOMPATIBILIDADES Y/O INTERFERENCIAS 

Las incompatibilidades son problemas que se presentan debido a una incorrecta 

representación en un documento del expediente técnico (Plano, memoria, 

especificación) que no guarda relación con lo indicado en los demás documentos 

del expediente técnico. 

Por ejemplo en la Figura N º 3.6. , en los planos de arquitectura, se observa que 

se ha considerado una mampara en el primer piso con salida a la terraza, sin 

embargo en los pisos superiores también se está consideran.do utilizar una 

mampara, pero en estos casos no se tiene una terraza, estaría faltando 

considerar un balcón o no debería considerarse una mampara sino una ventana. 

Figura Nº 3.6. 

Incompatibilidad en Planos de Arquitectura 

Fuente: Proyecto City 
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En la Figura N º 3.7., se puede observar que los planos de planta entre 

arquitectura y estructura presentan diferencias, cuando se modelo las 

especialidades de arquitectura y estructura se observó que la losa de techo del 

primer piso se encontraba retirada con el muro de arquitectura, dejando sin un 

sector de losa de techo a la sala comedor del departamento. 

Figura Nº 3.7. 

Diferencia de Losas entre planos de Arquitectura y Estructura_ 

Fuente: Proyecto City 
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En los planos tradicionales CAD de 2 dimensiones hay situaciones y/o aspectos 

que los ojos no pueden ver y cuando se detectan en campo estos tipos de 

errores en los planos se genera incertidumbre durante la construcción, además 

de considerar que estas observaciones necesita un tiempo para ser atendidas, 

ya que debe ser resuelta formalmente de acuerdo a lo requerido por el cliente 

Las interferencias se localizan cuando integramos las diferentes disciplinas y 

observamos que cuando cruzamos la información entre· las diversas 

especialidades, estas se comprometen. 

Por ejemplo en la Figura N º 3.8., se observa que la tubería de desagüe se 

encuentra cruzando la viga estructural, también se puede observar que las 

tuberías señaladas con las cotas proyectadas no conectan por encontrarse en 

niveles diferentes. 

Figura Nº3.8. 

Detección de Interferencias Instalaciones Sanitarias - t=structuras 

Fuente: Proyecto Royal Plaza 

En la Figura N º 3.9:, se observa que se ha considerado para los servicios 

higiénicos 3 aparatos sanitarios, sin embargo uno de estos está colocado sobre 

una viga estructural, ocasionando que las tuberías desagüe para dicho aparato 

sanitario esten embebidos en la viga estructural. 

COMPATIBILIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN PROYECTOS DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES EN LA 43 
ETAPA DE INGENIERÍA 
Bach. Yenny Paola Antequera Ponciano 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

Figura Nº 3.9. 

Capítulo 111 - M.etodologia para la Compatibilización 

Detección de Interferencias Viga - Desagüe de Aparato Sanitario 
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Fuente: Proyecto Royal Plaza 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS EN VIVIENDAS MULTIFAMILIARES 

El objetivo del capítulo es analizar la evolución del desarrollo del expediente 

técnico de proyectos de viviendas multifamiliares en la etapa de ingeniería de 

una inmobiliaria con proyectos similares ubicados en Lima Metropolitana, 

implementando el procedimiento de compatibilización propuesto, para analizar si 

esto representa una mejora para los inversionistas durante la ejecución de la 

obra. 

Para lo cual evaluaremos 03 proyectos (Ver Figura Nº 4.1.): 

./ El primero Condominio Único, donde se desarrolló el expediente técnico

de la manera tradicional. Siendo recibidos de los proyectistas y

entregados a la obra directamente para su ejecución .

./ El Segundo proyecto Condominio Ciudad Verde, que fue el primer

proyecto en desarrollarse el proceso de compatibilización en la etapa de

ingeniería. Siendo recibidos de los proyectista_s, compatibilizados y

posterior a ello entregados a Obra .

./ Finalmente analizaremos el proyecto Condominio Prados del Sol, donde

también se implementó el proceso de compatibilización durante la etapa

de ingeniería.

Figura Nº 4.1. 

Proyectos a Evaluarse 

CONDOMINIO "UNICO" 

CONDOMINIO 

"CIUDAD VERDE" 

CONDOMINIO 

"PRADOS DEL SOL" 
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4.1 CONDOMINIO "UNICO" 

A. UBICACIÓN

Capítulo IV - Análisis en Viviendas Multifamiliares 

El proyecto se encuentra ubicado en la esquina formada por las calles Rebeca 

Oquendo y Jorge Chávez, en el distrito de Breña. 

B. DESCRIPCIÓN

El proyecto contempla un condominio constituido por cuatro bloques, de los 

cuales tres son de doce niveles y uno es de diez niveles. Adicionalmente cuenta 

con ciento cincuenta y nueve estacionamientos sin techar y áreas comunes tales 

como gimnasio, sala de usos múltiples, piscina, sala para niños y parque. Los 

departamentos están dotados de sala - comedor, cocina - lavandería, uno, dos 

o tres dormitorios y servicios higiénicos. Ver figura N º4.2.

El área del terreno es de 7,400 m2 y el área construida es de 33,446.65 m2. 

Figura N
º 

4.2.

Distribución Condominio "UNICO" 

Fuente: Proyecto Unico 
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C. PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Como se puede observar en el Cuadro N º 4.1., el presupuesto se ha 

clasificado en: Obras Provisionales, Edificios, Obras Exteriores e 

Instalaciones. 

Resultando contractualmente un Costo total de S/. 37, 443,851.87, 

programado para desarrollarse en 19 meses. 

Cuadro Nº 4.1.

Presupuesto Contractual de Obra - Condominio "UNICO" 

SI. 752,491.41 

OBRAS PRELIMINARES SI. 1,052,060.16 

SEGURIDAD Y SALUD SI. 755,215.34 

EDIFICIOS 

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS SI. 406,329.49 

02.02 ESTRUCTURAS SI. 8,518,726.86 

ARQUITECTURA SI. 10,704,818.11 

OBRAS EXTERIORES 

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS SI. 132,435.95 

02.02 ESTRUCTURAS SI. 250,448.15 

02.03 ARQUITECTURA SI. 655,884.96 

04.00 INSTALACIONES 

04.01 INSTALACIONES ELECTRICAS SI. 1,983,288.04 

04.02 INSTALACIONES SANITARIAS SI. 1,493,296.45 

04.03 INSTALACIONES DE AGUA CONTRAINCENDIO SI. 166,061.69 

04.04 ASCENSORES ( No incluye vigas ascensor) S/. 874,487.44 

COSTO DIRECTO (no Incluye el I.G.V.) SI. 27,745,544.05 

GASTOS GENERALES SI. 2,044,345.72 

UTILIDADES 7.00 % SI. 1.942, 188.08 

TOTAL (sin I.G.V.) SI. 31,732,077.85 

I.G.V. 18% SI. 5,711.774.01 

TOTAL (con I.G.V.) (SI.) SI. 37,443,851.87 

Fuente: Proyecto UNICO 
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D. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

Capítulo IV - Análisis en Viviendas Multifamiliares 

Los requerimientos de Información (RFI) presentados durante la ejecución de la 

obra, se detallan en el Anexo N º 05, estos a su vez se han clasificado en los que 

corresponden al diseño, por incompatibilidad, interferencias o falta de 

información que pudieron prevenirse en la etapa de diseño y los que 

corresponden a la construcción, cambios que se dieron por procedimientos 

constructivos, o nuevos cambios solicitados por el Cliente. (Ver CUí¡:ldro Nº 4.2.) 

Cuadro Nº 4.2. 

Clasificación por Tipo de RFI - Condominio "UNICO" 

Tipo de RFI 

Diseño 

Co111strucción 

Total 

Fuente: Proyecto UNICO 

Cantidad Porcentaje 

195 

26 

88% 

12% 

221 1 100% 

De los 221 requerimientos de Información presentados 195 corresponden a 

incompatibilidades o falta de información en el expediente técnico, estos 

representan el 88% del total, si se hubiera realizado una revisión del expediente 

técnico antes de iniciar la ejecución de la obra este porcentaje se pudo haber 

reducido. 

Otro factor importante es el tiempo de respuesta que se toma para dar solución a 

estos requerimientos, en muchos casos estos requerimientos pueden 

representar un adicional, en otros casos influye el tiempo de respuesta ya que 

puede llegar a afectar la ruta crítica. 

Del Anexo 05, también se analizó el tiempo de respuesta de los requerimientos 

de información correspondientes al diseño, estableciendo como base 5 días 

como maximo para una satisfacción del proceso. 

Como se puede apreciar en la Figura Nº 4.3., el 20% de los RFI presentados 

tomaran un tiempo mayor a 5 días para ser resueltos, es importante tener en 

cuenta que durante la ejecución de la obra, resolver la falta de información o 
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incompatibilidades del expediente, resulta ser más crítico que en la etapa previa 

a la ejecución debido a que mientras más tiempo se tome en resolver la 

consulta, se generará una mayor incertidumbre en la obra, que puede llegar a 

paralizar los trabajos o hasta hacerlos nuevamente, lo cual influirá en el costo del 

propietario. 

Figura N° 4.3. 

Satisfacción del Tiempo de Respuesta al RFI - Condominio "UNICO" 

Satisfacción del Tiempo de Respuesta - Proceso 

Muy satisfecho 137 70% 

Satisfecho 19 10% 

No saHsfecho 39 20% 

195 100% 

Satisfaceióm del liempG de �e$puesta - PrGeese 

Fuente: Proyecto UNICO 

E. ORDENES DE CAMBIO

Los tipos más comunes de órdenes de cambio realizadas durante el proceso 

de construcción son un cambio en el alcance (cuando un cliente decide 

añadir algo al trabajo existente), condiciones imprevistas (cuando un 

cons.tructor se encuentra con un problema que no era previsible) y errores 

por profesionales y omisiones (cuando un constructor afirma que los planes y 

diseños elaborados por un arquitecto o ingeniero no reflejan con exactitud 

las condiciones reales o son de alguna manera incorrectas). 
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Para el proyecto Condominio UNICO durante el proceso de ejecución se 

presentaron 40 Ordenes de cambio, las cuales se describen en el Anexo 

N º 06, lo cual generó un adicional al presupuesto Contractual de 

S/. 1, 554,438.97. Como se puede apreciar en la Figura Nº 04.04. Este 

adicional representa un 4.90% del presupuesto total. 

Figura Nº 

4.4.

Costo de la Obra Vs OC aprobadas - Condominio "UNICO" 

Costo de obra VS Costo de OC 

[<"-;,"'ti � = 
,-, = • r • e• 

1 • 
. 

T
- �- -·--·· 

¡100% Costo de obra sin IGV 

OC aprobadas sin IGV 

SI. 31,732,077.85 

SI. 1,554,438.97 ' 4.90% 1 

Costo Valor de Obra vs Monto de oc Aprobadas 

35,000,000.00 -.----,yr-'7'>"1rr<7T"Ur-----------------r 10,000,000.00 

30 00 
9, 000,000.00 

, 0,000.00 +-- --" 
8,000,000.00 

25,000,000.00 7,000,000.00 

20,000,000.00 6, 000,000.00 

5,000,000.00 

15,000,000.00 
4, 000,000.00 

10,000,000.00 3, 000,000.00 

1, 55 -4,438.97 2, 000,000.00 
5,000 ,000.00 

1,000,000.00 

0.00 0.00 

Valor de obra OC aprobadas 

Fuente: Proyecto UNICO 

En el Cuadro Nº 4.3. se puede observar que el 4.34% del costo adicional del 

proyecto se pudo haber detectado en la etapa de compatibilización de haberse 

realizado, ya que corresponden a OC referidas al diseño de la ingeniería 

Cuadro Nº 4.3. 

Clasificación por Tipo de OC - Condominio "UNICO" 

t' OC Diseño 

OC Construcción 

Total 

Fuente: Proyecto UNICO 

Tipo de OC 

SI. 

S/. 

1,377,99·6.64 

176,442.33 

; 1 4'.34%'

0.56% 

SI. 1,554,438.97 4.90% 
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4.2 CONDOMINIO "CIUDAD VERDE" 

A. UBICACIÓN

Capitulo IV - Análisis en Viviendas Multifamiliares 

El Conjunto Residencial se encuentra ubicado en la Av. Panamericana Norte 

Km. 27, Distrito de Puente Piedra Provincia y Departamento de Lima. Como se 

puede Observar en la Figura Nº 4.5., frente a la Escuela de Suboficiales PNP. 

Figura N° 4.5. 

Ubicación Condominio "CIUDAD VERDE" 

Escuela de 
uboOdales PNP 

i 
. -·,;::-, � )\ ,,' 

l¡ .. 
...... 

Fuente: Google Maps 

El terreno figura inscrito con un área total de 30,100.00 m2
• 

B. DESCRIPCIÓN

El Conjunto Residencial como se puede Observar en la Figura Nº 4.6. 

Cuenta (?0n una densidad de 4 720 habitantes (2 188.87 hab/Ha) distribuidos en 

un total de 956 departamentos y está conformado por 16 Edificios de vivienda y

01 Edificio destinado a áreas comunes. Los edificios ubicados hacia la Carretera 

Panamericana Norte y hacia la Calle "AtJ cuentan con una altura de 9 pisos y los 

demás ubicados al interior cuentan con una altura de 05 pisos. 
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De los edificios de 9 pisos, 1 O albergan 8 departamentos por piso y 1 alberga 4 

departamentos por piso; cada uno contiene dos núcleos de circulación vertical 

que reparte a todos los niveles, a excepción del de 4 departamentos por piso 

que contiene un solo núcleo de circulación. Cada núcleo de circulación vertical 

está conformado por: 01 ascensor y 01 escalera de escape con vestíbulo previo 

ventilado a través de un dueto en el caso de los edificios de 09 pisos, y solo 

escalera ventilada en el caso de los edificios de 05 pisos. 

El conjunto éstá compuesto por departamentos de 2 dormitorios con 1 baño, 3 

dormitorios con 1 baño (opcional 2 baños), 3 dormitorios con 2 baños y 3 

dormitorios con 1 baño. 

Todos los departamentos cuentan con toda una cara ventilada hacia el exterior 

del edificio lo cual permite que los ambientes principales cuenten con iluminación 

y ventilación natural. Los baños también se ventilarán e iluminarán naturalmente. 

El proyecto contará con una amplia zona de áreas de uso común así como un 

minimarket ubicado dentro del conjunto residencial para uso exclusivo de sus 

habitantes. 

Figura Nº 

4.6.

Distribución Condominio "CIUDAD VERDE
n 

Fuente: Proyecto Ciudad verde 
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C. PROCESO DE COMPATIBILIZACIÓN

Capítulo IV - Análisis en Viviendas Multifamiliares 

Para iniciar el proceso de compatibilización se realizó el listado de planos 

recibidos de los diversos proyectistas, el resumen de esta información se detalla 

en el Cuadro Nº 4.4., donde se puede apreciar que de los 346 planos recibidos, 

la especialidad de arquitectura es la que maneja mayor información ya que 

representa el 49% de la información a compatibilizarse y de esta depende el 

desarrollo de las demás especialidades ya que se basan en todo lo que se 

detalle. 

Cuadro Nº 

4.4.

Resumen de Láminas - Condominio "CIUDAD VERDE" 

Ítem I Especialidad I Cantidad % 
1.00 Arquitectura 168 49% 

2.00 Estructuras 67 19% 

3.00 Instalaciones Eléctricas 42 12% 

4.00 Instalaciones Sanitarias 31 9% 

5.00 Instalaciones Mecánicas 8 2% 

6.00 Instalaciones de Comunicación 17 5% 

7.00 Seguridad y Evacuación 8 2% 

8.00 Habilitación Urbana 5 1% 

TOTAL 1 1 346 100% 
Fuente: Proyecto Ciudad verde 

Con esta información se comienza a modelar el proyecto y a detectar las 

incompatibilidades e interferencias de las diversas especialidades, finalmente se 

genera el reporte de observaciones y se encierran en nubes en los planos, 

posterior a ello se programan reuniones con los proyectistas para el 

levantamiento de estas observaciones, una vez recibida la información 

actualizada de los proyectistas, se verifica que se hayan levantado cada una de 

las observaciones presentadas y que estos nuevos cambios no generen nuevas 

interferencias con otras especialidades, cuando se ha verificado que este 

conforme, se procede a entregar los planos compatibilizados a la obra para su 

ejecución como se podrá obse·rvar en la Figura Nº 4.7. 

Es importante resaltar que este procedimiento permite REDUCIR las 

incompatibilidades, falta de información e interferencias, en los planos, mas no 

elimina totalmente estas, sin embargo la metodología permite tener una mejor 

visualización del proyecto. 

COMPATIBILIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN PROYECTOS DE VIVIE:NDAS MULTIFAMILIARES EN LA 53 
ETAPA DE INGENIERIA 
Bach. Yenny Paola Antequera Poncíano 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil Capitulo IV -Análisis en Viviendas Multifamiliares 

1 
Fuente Propia 

Figura N° 4.7. 

Procedimiento de Compatibilización 

PLANOS NO COMPATIBILIZADOS 

PROCESO DE COMPATIBILIZACIÓN 
(MODELADO EN 30) 

REPORTE DE OBSERVACIONES Y PLANOS CON NUBES 
(INCOMPATIBILIDADES, INTERFERENCIAS, FALTA DE 

INFORMACIÓN) 

NO 

COORDINACIONES CON LOS PROYECTISTAS PARA EL 
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

PLANOS COMPATIBILIZADOS 

En el Anexo Nº 07, se detalle el listado de las observaciones detectadas durante 

el proceso de compatibilización de todas las especialidades del proyecto Ciudad 

Verde, esta información es resumida en el Cuadro N º 4.5. 

Cuadro Nº 4.5. 

Resumen de Compatibilización - Condominio "CIUDAD VERDE" 

Total 

Fuente: Proyecto Ciudad verde 
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Del Cuadro Nº 

4.5., se puede observar que se detectaron 208 tipos de 

observaciones, sin embargo estas observaciones generaron 1511 

modificaciones en los planos, ya que en muchos casos, un tipo de observación 

se repetía en otro edificio típico o también porque no solo afectaba al plano en 

general sino a los planos de cortes, elevaciones, detalles, etc. 

Figura Nº 4.8. 

Clasificación de Observaciones de Compatibilización por Especialidad 

Claslftcaclen de G>bservaelen•• per espeelalldad 

130,----+.6i,-----------------------------------, 

120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
o 

Arquitectura Estructuras Instalaciones Instalaciones Instalaciones Instalaciones Seguridad y 
Eléctricas Com.micación Mecanicas " Sanitarias Evacuación 

Fuente: Proyecto Ciudad verde 

Figura Nº 4.9. 

Clasificación de Modificaciones de Compatibilización por Especialidad 

Claalfteacleh de Medlftc.aclones per esp,clalldad 

1100 ,--too�------------------------------,

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

Arquitectura Estructuras Instalaciones Instalaciones Instalaciones Instalaciones Seguridad y 
El�l;tricas Com.micación Mecanicas Sanitarias Evacuación 

Fuente: Proyecto Ciudad verde 

En las Figuras Nº 4.8. y Nº 4.9., se puede apreciar que la arquitectura, a pesar 

de ser la especialidad con mayor detalle, es también la que requiere mayores 

aclaraciones en los planos. 
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D. PRESUPUESTO CONTRACTUAL

En el Cuadro N º 4.6., podemos observar el resumen del presupuesto contractual 

del proyecto "Condominio Ciudad Verde", en este caso el presupuesto se dividió 

entre las obras exteriores (Áreas Comunes, Habilitación urbana) y las Obras 

Interiores (Edificios), 

Cuadro N° 4.6. 

·Presupuesto Contractual de Obra - Condominio "CIUDAD VERDE"

01.01 

01.02 

01.03 

ESTRUCTURAS 

ARQUITECTURA 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

INSTALACIONES SANITARIAS 

02.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, 
SEGURIDAD Y SALUD 

02.02 ESTRUCTURAS 

02.03 ARQUITECTURA 

02.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 

02.05 INSTALACIONES SANITARIAS 

02.06 AGUA CONTRA INCENDIO 

02.07 INSTALACIONES MECANICAS 

COSTO DIRECTO (no incluye el I.G.V.) 

GASTOS GENERALES 

UTILIDADES 

TOTAL (sin I.G.V.) 

1.G.v:-

TOTAL (con I.G.V.) 

Fuente: Proyecto Ciudad verde 

SI. 

SI. 

SI. 

1 SI. 

SI. 

SI. 

SI. 

SI. 

SI. 

SI. 

SI. 

SI. 

10.90% SI. 

5.50% SI. 

SI. 

18.00% 
SI. 

(SI.) SI. 

1,476,394.39 

1,026,489 .08 

596,326.01 

513,842.92 

2,605,009.16 

24,318,357.83 

15,222,469.14 

4,258,687.75 

2,018,350.37 

683,448.73 

2,551,968.08 

55,271,343.45 

6,025,028.72 

3,039,923.89 

64,336,296.06 

11,580,533.29 

75,916,829.35 
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E. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

Durante la construcción del proyecto los requerimientos de Información (RFI) 

presentados en total fueron 117 los cuales se describen en el Anexo N º 08. 

Estos se han clasificados por Tipo, como se obseNa en la figura Nº 4.1 O. y se 

encontró que un 26% corresponden a incompatibilidades del proyecto, un 22% a 

falta de información en el expediente técnico, un 24% a cambios solicitados por 

el cliente y finalmente un 28% a otros. 

El 48% de los RFI fueron información que no se detectó en el proceso de 

compatibilización, como se mencionó anteriormente este proceso permite reducir 

las incompatibilidades, sin embargo se dará el caso que no se detecten algunas 

obseNaciones como se ha demostrado en este proyecto. 

Figura Nº 4.1 O. 

Clasificación de RFI por tipo - Condominio "CIUDAD VERDE" 

Incompatibilidad 

Fal�a de lnfor;moción 

Cambios 

Tipo de RFI 

CLASJl'ICACIÓN 190R TilPQ BII Rl'I 

30% 

25% 

20% 

15% 

10%. 

5% 

ln�CÍll'l'lpetibilidad 

Fuente: Proyecto Ciudad Verde 

Falta de 
lnfc>rmaeión 

Cambios Otras 

26% 

22% 

24% 
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Los 56 RFI correspondientes al diseño, se clasificaron por especialidad como se 

observa en la Figura Nº 4.11., siendo la arquitectura la que presenta mayores 

requerimientos de información representando el 50% del total, seguido de 

estructuras con 26.79%, Instalaciones Sanitarias con 10.71%, Instalaciones 

Eléctricas y Mecánicas con 5.36% cada uno y finalmente otros con 1. 79%. 

Figura 4.11. 

Clasificación de RFI por especialidad - Condominio "CIUDAD VERDE" 
•, 

Especialidad del RFI 

Arquitectura 28 50.00% 

Estructuras 15 26.79% 

IIEE 3 5.36% 

IISS 6 10.71 % 

IIMM 3 5.36% 

Otros 1 1.79% 

Total 56 100.00% 

50.00% 

45.00% 

40.00% 

3$.00% 

30.00% 

25.00% 

20.00% 

15.00% 

10.00% 

5.00% 

CLASIFICACIÓN 011 �FI POR i9PSCIAUOAD 

0.00% -------.------.-----.-------,-------,.-----r

Fu�nte: Proyec!9 Ciudad verde 
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Del Anexo Nº 08, también se analizó el tiempo de respuesta al requerimiento de 

información, estableciendo como base 5 días como máximo para una 

satisfacción del proceso. 

Como se puede apreciar en la Figura Nº 4.12., el 24% de los RFI presentados 

tomaran un tiempo mayor a 5 días para ser resueltos, es importante tener en 

cuenta que durante la ejecución de la obra, resolver la falta de información o 

incompatibilidades del expediente, resulta ser más crítico que en la etapa previa 

a la ejecución debido a que mientras más tiempo se tome en resolver la 

consulta, se generará una mayor incertidumbre en la obra, que puede llegar a 

paralizar los trabajos o hasta hacerlos nuevamente, lo cual influirá en el costo del 

propietario. 

Figura N° 4.12. 

Satisfacción del Tiempo de Respuesta al RFI - Condominio "CIUDAD VERDE" 

Satisfacción del Tiempo de Respuesta - Proceso 

Muy satisfecho 37 

Satisfecho 5 

No satisfecho 14 

56 

Fuente: Proyecto Ciudad Verde 

66% 

9% 

25% 

100% 

N ; sátisfeeho 

25% 
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F. ORDENES DE CAMBIO

Para el proyecto Condominio Cuidad Verde durante el proceso de ejecución se 

presentaron 80 Ordenes de cambio de las cuales solo se aprobaron 69, esta se 

describen brevemente en el Anexo N º 09, y generaron un adicional al 

presupuesto Contractual de SI. 3,661707.28. Como se puede apreciar en la 

Figura N º 4.13., este adicional representa un 5.69 % del presupuesto 

contractual. 

Figura N° 4.13. 

Costo de la Obra Vs OC aprobadas - Condominio "CIUDAD VERDE" 

Costo de obra VS Costo de OC 

Costo de obra sin IGV 

OC aprobadas sin IGV 

SI. 

SI. 

64,336,296.06 100% 

3,661,707.28 5.69% 

Ce>$-to Valor Cife Obra vs MCln:ito Cife OC Aprobadas 

0,000,000.00 -,-----f!���IH!lf!¡...._----------� 10,000,000.00 

. , ,000,000.00 
9,000,000.00 

8,000,000.00 

,000,000.00 7,000,000.00 

6,000,000.00 · ,000, 000.00 -+----

$, Q00,000. 00 
· ,000,000.00 4,000,000.00 

· ,000,000.00 3,000,000. 00 

1 000,000.00 
10 .000,0<i)Q.ÓO 

1,000,000.00 

aoo aoo 

ValG>rde obra OG aprebadas 

Fuente: Proyecto Ciudad Verde 

Las Ordene de Cambio se clasificaron por las causas por las cuales de 

generaron, para puntualizar en las correspondientes a Incompatibilidades o Falta 

de información en el diseño. 

Las demás Ordenes de cambio, corresponden a mejoras del proyecto, a obras 

nu�vas soliq_l�adas por el propietario, entre otras cosas como modificaciones a 

los procedimientos constructivos, particularmente este proyecto tuvo bastantes 

cambios a raíz del tipo de suelo sobre el cual estaba ubicado el cual era 

pantanoso y tuvo que removerse más de lo previsto contractualmente y aplicar 

un tipo de relleno con concreto para hacerlo permeable. 
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En la Figura Nº 4.14. se puede observar que del total de Ordenes de Cambios 

aprobadas un 6.8% fueron por incompatibilidades y un 26.2% por falta de 

información en el diseño. 

Figura Nº 4.14. 

Clasificación de las causas de las Órdenes de Cambio 

Causas de las ordenes de cambio I Cantidad I Porcentaje I C aprobadas % , esto 

Mejora 15 21.7% SI. 794,632.99 

Obra nueva 11 27.0% SI. 987,832.74 

Incompatibilidad 7 6.8% SI. 250,517.82 

Diseño 18 26.2% SI. 958,554.80 

Otros 18 18.3% SI. 670,168.93 

Total 1 69 1 100% SI. 3,661,707.28 

o/o en Cost0 por causas de las OC Aprobadas 

30.0% 

25.0% 

20.0% 

15.0% 

10.0% 

$.0% 

21.2% 

0.0% ..¡,::... ________________________ _ 

Fuente: Proyecto Ciudad Verde 

Las correspondiente a falta de información en el diseño, correspondían a 

especificaciones que no habían quedado definidas en el proyecto contractual, 

motivo por el cual el constructor opto por excluirlas del contrato. Y solicitarlas 

como Ordenes de Cambio durante la ejecución de la obra. 
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Finalmente como podemos observar en el cuadro Nº 4.7. del total del 

presupuesto contractual un 1.83% representa adicionales correspondiente a 

incompatibilidades y falta de información en el expediente técnico. 

Cuadro N° 4.7. 

Presupuesto Proyecto - Condominio "CIUDAD VERDE" 

1 

Causas I Costo % 
Mejora S/. 794,632.99 1.24% 
Obra nueva S/. 987,832.74 1.54% 
Incompatibilidad S/. 250,517.82 0.39% 
Diseño SI. 958,554.80 1.49% 
Otros S/. 670,168.93 1.04% 

Total I S/. 3,661,707.28 5.69% 

Fuente: Proyecto Ciudad Verde 

4.3 CONDOMINIO "PRADOS DEL SOL" 

A. UBICACIÓN

El Conjunto Residencial se encuentra ubicado en Avenida Las Torres de 

Huachipa Nº131 en el Fundo La Estrella Distrito de Ate Provincia y 

Departamento de Lima. 

B. DESCRIPCIÓN

El proyecto como se puede Observar en la Figura Nº 4.15., se desarrolla en 

torno a un gran parque central de aproximadamente 2,500 m2
, en el cual se 

encuentran los 18 edificios todos de 05 pisos que conforman el conjunto 

residencial. En total el conjunto cuenta con 660 departamentos. 

Adicionalmente el proyecto cuenta con un edificio de 03 pisos destinado 

exclusivamente para el desarrollo de los espacios comunes. 
. --

Todos los estacionamientos se desarrollan en el interior del proyecto en torno a 

las vías de acceso que parten desde la Av. Las Torres de Huachipa. Ingresan al 

conjunto y bordean el parque. El conjunto cuenta con un total de 244 

estacionamientos. 
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El ingreso a cada edificio es desde la vereda principal del interior del conjunto a 

través de un pasadizo el cual desemboca a un patio interior compartido por cada 

dos edificios. De este patio se accede al hall de ingreso ubicado en el primer piso 

de cada edificio y por medio de la escalera se va llegando a cada uno de los 5 

pisos que conforman el edificio. Cada piso cuenta con 04 departamentos por 

piso a los cuales se accede a través de un hall de distribución común. 

Cada edificio cuenta con su propio eje de circulación vertical conformado por una 

escalera cuenta con su propio cuarto de acopio de basura ubicado en el primer 

piso. Cabe resaltar que en horario nocturno, los tachos serán recolectados por el 

personal de servicio y llevados a los depósitos generales de basura de todo el 

conjunto ubicados en el ingreso. 

Figura Nº 4.15 

Plano en Planta de la arquitectura del Condominio "PRADOS DEL SOL" 

\ 

f'lf\lJT.A rPl1'1,rt rrr 

Fuente: Proyecto Prados del Sol 
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Los planos con los que se contaron para realizar la compatibilización en la etapa 

de ingeniería se resumen por especialidades en el Cuadro Nº 4.8. 

Ítem 
1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

Cuadro N° 4.8. 

Listado de Planos por Especialidad- Condominio "PRADOS DEL SOL" 

Especialidad Cantidad I Cantidad 
Habilitación Urbana 0.35% 

. Arquitectura 148 52.48% 

Estructuras 98 34.75% 

Instalaciones Eléctricas 16 5.67% 

Instalaciones Sanitarias 19 6.74% 

TOTAL 282 100.00% 
Fuente: Proyecto Prados del Sol 

El Anexo Nº 1 O, se describen las observaciones detectadas durante el proceso 

de compatibilización de todas las especialidades entregadas, resumiéndose el 

Cuadro N º 4.9., la cantidad de observaciones y modificaciones realizadas al 

proyecto durante el proceso de compatibilización. 

Cuadro Nº 4.9. 

Resumen de Compatibilización - Condominio "PRADOS DEL SOL" 

Tc_)lol 

Fuente: Proyecto Prados del Sol 

Del Cuadro Nº 4.9., se puede observar que se detectaron 348 tipos de 

observaciones, sin embargo estas observaciones generaron 735 modificaciones 

en los planos. 
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Figura Nº 4.16. 

Clasificación de Observaciones de Compatibilización por Especialidad 

Clas·ificacion cle ObservacioAas por espeeialidad 

210 �-........ --------------------------

180 

150 

120 

90 

80 

30 

Arquitectura �structuras 

Fuente: Proyecto Prados del Sol 

Figura N° 4.17. 

1 1 

IISS IIMM Seguridad 

Clasificación de Modificaciones de Compatibilización por Especialidad 

Clasificacion da Modificaciones por especialidad 

350 �-----------------------------

300 

2$0 

2-00 

150 

100 

so 

o 

293 

Arquitectura estructuras 

Fuente: Proyecto Prados del Sol 

111!& 

1 1 

IISS IIMM Se;uriCitad 

En las Figuras Nº 4.16. y N º 4.17. se puede apreciar que la arquitectura es la 

especialidad que presenta mayor observaciones. 
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En el cuadro Nº 4.10., podemos observar el resumen del presupuesto 

contractual del proyecto "Condominio Prados del Sol". Dividido en Obras 

Interiores conformado por cada torre y sus respectivos departamentos y las 

Áreas comunes y la habilitación Urbana del proyecto 

Cuadro Nº 4.1 O. 

Presupuesto Proyecto - Condominio "PRADOS DEL SOL" 

01.01 Obras Preliminares y Provsionales SI. 2,604,465.34 

01.02 Estructuras SI. 13,167,703.70 

01.03 Arquit ect uro SI. 13,181,331.85 

01.04 Instalaciones Eléctricas SI. 2,937,776.44 

01.05 Instalaciones Sanitarias SI. 3,192,606.92 

ÁREAS COMUNES Y MAB. URB�NA 

02.01 Estructuras SI. 1,553,007 .o 1 

02.02 Arquitectura SI. 1,449,892.77 

02.03 Instalaciones Eléctricas SI. 947,257.11 

02.04 Instalaciones Sanitarias SI. 416,103.55 

COSTO DIRECTO (no incluye el I.G.V.) SI. 39,450,144.69 

GASTOS GENERALES SI. 4,105,325.90 

UTILIDADES 7.00 % SI. 1,972,507.23 

TOTAL (sin I.G.V.) SI. 45,527,977.82 

I.G.V. 18% SI. 8,195,036.01 

TOTAL(con I.G.V.) (S/.) SI. 53,723,013.83 

Fuente: Proyecto Prados del Sol 
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E. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

Durante la construcción del proyecto los requerimientos de Información (RFI) 

presentados se describen en el Anexo N º 11. 

Estos se han clasificado por tipo para saber los correspondientes al diseño. 

En la figura N º 4.18., se clasifico los RFI por tipo y se encontró que un 20% 

corresponden a incompatibilidades del proyecto, un 51 % a falta de información 

en el expediente técnico, un 19% a cambios solicitados por·: el cliente y 

finalmente un 10% a otros. 

El 71 % de los RFI fueron información que no se detectó en el proceso de 

compatibilización, como se mención anteriormente este proceso permite reducir 

las incompatibilidades, sin embargo se dará el caso que no se detecten algunas 

obseNaciones como se ha demostrado en este proyecto. 

Figura Nº 4.18. 

Clasificación de RFI por tipo - Condominio "PRADOS DEL SOL" 

Incompatibilidad 

Falta de Información 

Cambios 

Otros 

Tipo de RFI 

12 

30 

11 

6 

Total 1 59 

60% 

50% 

40% 
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20% 

10% 

O% 

Incompatibilidad 

Fuente: Proyecto Prados del Sol 
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Los RFI correspondientes al diseño fueron clasificados por especialidades como se 

puede observar en la Figura Nº 4.19., siendo estructuras la de mayor porcentaje con 

28.57%, seguido de Instalaciones Sanitarias con 26.19, Arquitectura e Instalaciones 

Sanitarias con 21.43% cada uno y finalmente un 2.38% correspondiente a otros. 

Figura Nº 4.19. 

Clasificación de RFI por especialidad - Condominio "PRADOS DEL SOL• 

Especialidad del RFI 

Arquitectura 9 21.43% 

Estructuras 12 28.57% 

IIEE 9 21.43% 

IISS 11 26.19% 

Otros 1 2.38% 

Total 1 42 1 100.00% 

30.00% 

2-5.00%

20.00% 

15.00% 

10.00% 

5.00% 

Clasifieaeieí>A cle RFI por especialida.d

28.57% 

Fuente: Proyecto Prados del Sol 

2.38% 
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Del Anexo N º 11, también se analizó el tiempo de respuesta al requerimiento de 

información, estableciendo como base 5 días como máximo para una 

satisfacción del proceso. 

Como se puede apreciar en la Figura Nº 4.20., el 32% de los RFI presentados 

tomaran un tiempo mayor a 5 días para ser resueltos, es importante tener en 

cuenta que durante la ejecución de la obra, resolver la falta de información o 

incompatibilidades del expediente, resulta ser más crítico que en la etapa previa 

a la ejecución debido a que mientras más tiempo se tome en resolver la 

consulta, se generará una mayor incertidumbre en la obra, que puede llegar a 

paralizar los trabajos o hasta hacerlos nuevamente, lo cual influirá en el costo del 

propietario. 

Figura Nº 4.20. 

Satisfacción del Tiempo de Respuesta al RFI -Condominio "PRADOS DEL SOL" 

Satisfacción del Tiempo de Respuesta - Proceso 

Muy satisfecho 26 62% 

Satisfecho 4 10% 

No satisfecho 12 29% 

42 100% 

$A TrlSFACctlÓN 01� 'flllMPO G>. RRSPl:JISTA • �ROCISO 

Fuente: Proyecto Prados del Sol 
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Para el proyecto Condominio Prados del Sol durante el proceso de ejecución se 

presentaron 18 Ordenes de cambio, esta se describen brevemente en el Anexo 

Nº 12, y generaron un adicional al presupuesto Contractual de S/. 416,508.66. 

Como se puede apreciar en la Figura N º 4.21., este adicional representa un 

0.91 % del presupuesto contractual. 

Figura Nº 4.21. 

Costo de la Obra Vs OC aprobadas 

Costo de obra VS Costo de OC 

Costo de obra sin IGV 

OC aprobadas sin IGV 

SI. 

SI. 

45,527,977.82 100% 

909,524.30 2.00% 

CC>s-to Valor de Obra vs Mor1to de OC Aprobadas 
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'--------------------1- 6,000,000.00 
'--------------------1- 5,000,000.00 
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�---=-----------'- 3,000,000.0(l) 
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'------------.====.------+ 1,000,000.00 
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Valor de obra 

Fuente: Proyecto Prados del Sol 

OC aprobadas 

Las Ordenes de Cambio se clasificaron por las causas por las cuales de 

generaron, para puntualizar en las correspondientes a Incompatibilidades o Falta 

de información en el diseño. 

Las demás Órdenes de cambio, corresponden a mejoras del proyecto, a obras 

nuevas solicitadas por el propietario, entre otras cosas como modificaciones a 

los procedimientos constructivos. 

En la Figura Nº 4.22. se puede observar que del total de Ordenes de Cambios 

aprobadas un 54.3% fue por falta . de información en el diseño, por 

incompatibilidades no se presentaron ordenes de cambio. 
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Figura Nº 4.22. 

Clasificación de las causas de las Órdenes de Cambio 

Causas de las ordenes de C t'd d I Porcentaje I C t cambio a robadas an 1 ª % os o 

Mejora 13 42.5% SI. 386,967.99 

Obra nueva o 0.0% SI. 

Incompatibilidad o 0.0% SI. 

Diseño 54.3% SI. 494,325.24 

Otros 3 3.1% SI. 28,231.07 

Total 17 1 100% SI. 909,524.30 

% en Costo por eausas de las OC Ap,r0li>acdas 

60.0% 
$(i).(l)% 
40.Ó%
J(l).0%
2(l).0%
1(i).(i)%

<l>.0% 

Fuente: Proyecto Prados del Sol 

Finalmente como podemos observar en el cuadro N º 4.11. del total del 

presupuesto contractual un 1.09% representa adicionales correspondiente a 

incompatibilidades y falta de información en el expediente técnico. 

Cuadro Nº 4.11. 

Resumen de OC por causa - Condominio "PRADOS DEL SOL" 

Mejora 

Causas j Costo 

SI. 386,967.99 

Obra nueva SI. 0.00 

Incompatibilidad SI. 0.00 

Diseño SI. 494,325.24 

Otros SI. 28,231.07 

Total SI. 909,524.30 

Fuente: Proyecto Prados del Sol 

0.85% 

0.00% 

0.00% 

1.09% 

0.06% 

2.00% 
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4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Finalmente con los datos obtenidos de cada proyecto tenemos los siguientes 

análisis comparativos: 

j.,, Proceso de Compatibilización: 

De los tres proyectos presentados, solo dos fueron compatibilizados en la etapa 

de ingeniería Primero Ciudad Verde y luego Prados del Sol, lbs resultados 

comparativos se observan en la figura Nº 4.23. 

En cuanto al número de observaciones de incompatibilidades detectadas se 

evidencio que se obtuvieron una mayor cantidad en el segundo (348) con 

respecto al primero (208), esto debido a que se contó con una mayor experiencia 

en el procedimiento de compatibilización y se llegó a profundizar en las 

observaciones no detectadas del primer proyecto compatibilizado. 

En cuanto al número de modificaciones a realizarse en los planos este tuvo una 

reducción, como se trabajaron con los mismos proyectistas, estos tuvieron mayor 

cuidado y detalle en desarrollar el expediente técnico del segundo proyecto 

compatibilizado. 
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Fuente: Propia 

Figura Nº 4.23. 

Evolución del Proceso de Compatibilización 

1Jvolueló111 del Proceso de Compatlblll:zaelón 
1511 
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);>- Requerimientos de Información 

Al ser proyectos similares en cuanto al diseño, analizaremos la cantidad de RFI 

presentados. En la Figura N º 4.24., se puede apreciar que los requerimientos de 

información presentados durante el proceso de ejecución de cada proyecto 

fueron reduciéndose, y más aún los correspondientes al diseño y 

compatibilización, esto queda evidenciado en la obra con la mejora en el 

expediente técnico. 

2§0 

200 

150 

100 

$(l) 

UNICO 

• TOTAL 0)8: RFI

Fuente: Propia 

Figura Nº 4.24. 

Evolución de los RFI 

llvolueión ele les RFI 
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• RFI Oi o,se�o Y COMPATl81L.IZACIÓN

);>- Satisfacción del tiempo de respuesta del proceso 

Es importante tener en cuenta que durante la ejecución de la obra, resolver la 

falta de información o incompatibilidades del expediente, resulta ser más crítico 

que en la etapa previa a la ejecución debido a que mientras más tiempo se tome 

en resolver la consulta, se generará una mayor incertidumbre en la obra, que 

puede llegar a paralizar los trabajos o hasta hacerlos nuevamente, lo cual influirá 

en el costo del propietario. 
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En la Figura Nº 4.25., se puede apreciar que en promedio un 25% de los RFI 

toman un plazo mayor a 5 días para ser resueltos. 

Figura Nº 4.25. 

Comparativo en el Tiempo de Respuesta a RFI 

JO% 
15% 
20% 

15% 
10% 

$% 

% en tiemJi)e cife �es·p,ue$·ta a �FI oon plazos NO 
SA9TIFl!CHO$ 

0%�------�-------�--------

Fuente: Propia 

};>- Ordenes de Cambio 

Como una OC se genera en base a un RFI, analizaremos el monto que puede 

llegar a representar las incompatibilidades no detectadas. Como se observa en 

la Figura N º 4.26., este monto se reduce, sin embargo por set proyectos de 

diferentes envergaduras, para poder compararlos, analizaremos el porcentaje 

que estos representan al presupuesto contractual, ·observándose que se llega a 

reducir el margen de Órdenes de Cambio por incompatibilidades y/o falta de 

información en el diseño. (Ver figura Nº 4.27.) 
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Fuente: Propia 

Figura Nº 4.27. 

Porcentaje de OC por incompatibilidades y/o falta de información 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

)"" El realizar el proceso de un modelado virtual en tres dimensiones, 

permite detectar las deficiencias de los documentos técnicos del diseño 

de la ingeniería para que no sean detectados recién en la construcción, 

previniendo costos por proyectos mal diseñados. El modelo no sólo se 

utiliza-para identificar conflictos entre disciplinas, sino que se convierte en 

una herramienta de análisis para revisar los criterios de diseño y la 

adecuada funcionalidad del conjunto entre las distintas especialidades. 

)"" Del análisis efectuado en el proceso de evaluación del primer proyecto 

Condominio "UNICO", que se efectuó de manera tradicional 

entregándose el expediente técnico directamente de los proyectistas al 

constructor, se determinó que las deficiencias del diseño referente a 

incompatibilidad equivalen a un 88% del total d� requerimientos de 

información presentados por la constructora durante la ejecución de la 

obra. A su vez estos RFI que fueron respondidos en un plazo mayor a 5 

días, representaron un 20%, los cuales potencialmente pudieron 

equivaler a una ampliación de plazo, finalmente de todos los 

requerimientos presentados los que influyeron en un presupuesto 

adicional costo se ven reflejados en las ordenes de cambio las cuales 

sumaron un total de S/. 1 377,996.64 que equivalen a un 4.37% del 

presupuesto Contractual. 

)"" Respecto al segundo caso Condominio "CIUDAD VERDE", fue el 

proyecto pionero en aplicar este proceso, · recibiendo el constructor un 

expediente compatibilizado para la ejecución de la obra. 

Para iniciar el proceso de compatibilización se recibieron 346 planos no 

compatibilizados de los cuales arquitectura representaba un 49% del 

total, cuando se generó el reporte de observaciones por incompatibilidad, 

interferencias y/o falta de información se verifico que se generaron 208 

tipo de observaciones los cuales de no haberse detectado en esta etapa 

pudieron representar un potencial RFI, a su vez estas generaron 1511 
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modificaciones en el total de los planos, las mismas que fueron 

coordinadas con los proyectistas para el levantamiento, al clasificar los 

tipos de observaciones por especialidad se observó que Arquitectura 

representó un 58.65%, siendo la especialidad con mayores deficiencias 

en el diseño. 

En la etapa de construcción a pesar de haberse compatibilizado el 

proyecto, aún persiste un porcentaje de observaciones. De los 117 RFI 

consultados 56 corresponden al diseño, lo cual equivalen a un 48% del 

total de requerimientos de información presentados por I� constructora 

durante la ejecución de la obra. A su vez estos RFI que fueron 

respondidos en un plazo mayor a 5 días, representaron un 25%, 

finalmente los que influyeron en un presupuesto adicional se ven 

reflejados en las ordenes de cambio las cuales sumaron un total de 

S/. 1 209,072.62 que equivalen a un 1.88% del presupuesto Contractual. 

)i> En el tercer Proyecto Condominio "Prados del Sol", se tuvo la ventaja de 

tener una mayor experiencia en el proceso de compatibilización, donde 

se recibieron 282 planos de los cuales Arquitectura representaba el 

52.48%, en este etapa se detectaron 348 tipo de observaciones las 

cuales generaron 735 modificaciones, siendo la más observada la 

especialidad de Arquitectura con un 55.46% del total de tipo de 

observaciones realizadas. 

Durante la construcción de los 59 RFI presentados, 42 correspondían al 

diseño, lo cual equivalen a un 71 % del total de requerimientos de 

información presentados por la constructora durante la ejecución de la 

obra. A su vez estos RFI que fueron respondidos en un plazo mayor a 5 

días, representaron un 29%, finalmente los requerimientos que influyeron 

en un presupuesto adicional se ven reflejados en las ordenes de cambio 

las cuales sumaron un total de S/. 494,325.24 que equivalen a un 1.09% 

del presupuesto Contractual. 

)i> Las deficiencias en los documentos .contractuales del diseño de la 

ingeniería son problemas que se generan por el apuro de iniciar la 

construcción del proyecto, si se siguiera un adecuado proceso de 

administración entre la etapa de diseño y construcción, este generaría un 
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expediente técnico para la obra más completo, ordenado y optimo, que a 

su vez daría como resultado un presupuesto contractual de la obra más 

preciso para el propietario, que de acuerdo al análisis de aplicación para 

esta inmobiliaria podría llegar a mantener referencialmente en promedio 

un margen de 1.5% para adicionales por deficiencias del diseño. 

� Mientras más preciso y mayor detalle tenga del expediente técnico, 

menos requerimientos de información y modificaciones a los costos de 

proyecto se presentaran, haciendo que la etapa de construcción la 

Ejecutora de la obra se concentre más en los que realmente compete a 

esta etapa que es: administrar recursos para la obra, optimizar 

procedimientos constructivo, verificar la calidad de lo ejecutado, verificar 

la seguridad, entre otras cosas. Reduciendo recursos en optimizar el 

expediente técnico, el cual debería estar claro y completo. 

� Este procedimiento. representa una mejora para los inversionistas 

durante la ejecución de la obra. 

� Los costos por el servicio brindado en la aplicación de este procedimiento 

de compatibilización están en un rango promedio de S/20,000.00 a 

S/100,000.00 mensual, de acuerdo a la magnitud del proyecto, estos 

costos representan un monto menor al 0.5% del presupuesto de obra, de 

lo analizado en este informe hemos podido observar que por defectos de 

ingeniería los montos de adicionales del presupuesto pasaron de 5% a 

1 %, por lo cual el económicamente si representaría un beneficio esta 

aplicación. 

� En cuanto al plazo de este procedimiento de compatibilización el rango 

promedio varia de uno a tres meses, de acuerdo a la magnitud del 

proyecto, para no afectar el cronograma del proyecto, este procedimiento 

se trata de aplicar durante el desarrollo de la ingeniería, en caso de 

aplicárse posterior a la ingeniería se aprovecha el plazo de los tramites 

de la licencia y el movimiento de tierra de manera de no afectar el 

cronograma de la ejecución de la obra. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Capitulo V - Conclusiones y Recomendaciones 

}::,,- Antes de que comience la construcción, en la medida de lo posible, se 

debe tratar de reducir todos los obstáculos potenciales que un proyecto 

de construcción puede enfrentar. Los estimados precisos de los costos 

del trabajo reflejan estas consideraciones cuidadosas. Sin embargo, hay 

ocasiones en que las órdenes de cambio no pueden evitarse. Cuando 

son necesarias, ambas partes deben tratar de trabajar en conjunto para 

resolver el problema lo más rápido posible y de manera amistosa. 

}::,,- Se recomienda para los proyectos de tipo viviendas multifamiliares 

contratar a una empresa especializada en el proceso de compatibilización 

previo a la construcción para la coordinación del diseño de la ingeniería 

antes de licitar el proyecto. 
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ANEXOS 

FICHA DE INSPECCIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

FICHA DE INSPECCIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL 

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

FICHA DE INSPECCIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

FICHA DE INSPECCIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES SANITARIAS. 

CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

"CONDOMINIO UNICO" 

CONTROL DE ORDENES DE CAMBIO 

"CONDOMINIO UNICO" 

LISTADO DE OBSERVACIONES DE COMPATIBILIZACIÓN 

"CONDOMINIO CIUDAD VERDE" 

CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

"CONDOMINIO CIUDAD VERDE" 

CONTROL DE ORDENES DE CAMBIO 

"CONDOMINIO CIUDAD VERDE" 

LISTADO DE OBSERVACIONES DE COMPATIBILIZACIÓN 

"CONDOMINIO PRADOS DEL SOL" 

CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

"CONDOMINIO PRADOS DEL SOL" 

CONTROL DE ORDENES DE CAMBIO 

"CONDOMINIO PRADOS DEL SOL" 
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FICHA DE INSPECCIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL OISElilO ARQUITECTÓNICO 

Proyecto: Evaluación: Negativo: X No Observado: {en blanco) 
Fecha de Evaluación: Si la Partida NO APLICA: NA 

ARQUITECTURA NORMA A.010 (Generalidades) 
Usos permitidos en los retiros formales Art. 11 
. estacionamientos vehicu lares 
con techos Dgeros o sin techa 

· techos de protección 
para el acceso de persona.{] 

= 

gradas para subir o bajar 
como máximo 1,50 m 
del nivel da vereda. 

subestaciones eléctrlcaso 

/ 
casetas d e  guardlanla 
y su respectivo bailo 

D 

limite de propiedad; 

Estacionamientos en semlsótano, cuyo nlvel superior del 
tacho no sobrepase rl.50 m por encima del nivel de la 
vereda frente allote LJ 

lfmite de propieda� 

M*'<imo 1,50 m------1,,----...ii----------.,f 

Es1adonamíento 

ümite en las esquinas Art.13 

fin••• de prop'-dad 

OCHAVO EN EL PRIMER PISO 

Voladizos Art. 14 
En edificaciones que no tengan retiro no se permitirán voladizos sobre la 
vereda, salvo por razones de pelfil urbano preeKlstente. 

Voladizo mayor de 0,150 m O 

112,30m 

L 
,.t1,ofrontal 

limite de 
p,opledod :t2,30m 

llmlle d• 
p,opled�d 

1 

aumento dal rall,
b-

,1.---
,.
-,,-.,,

-
,
-

,o-nta
l----t 

Fuente: Colegio de Arquitectos del Perú • Regional lima 

Umllada 
propiedad 
! 

,.tiro lataral retiro lateral 
o poaterlor o poatarlor 

Umiu.da 
propiedad 

f 
' 

,L., fTontal J. 
el ensanche de vla 

El Agua de lluvia no debe caer a la vía pública o los vecinos 

Separación entre edificios 
Separación de seguridad sísmica entre edificios Art. 17 

E$ta distancia minima no será menor que los 213 de la 
D suma de los desplazamientos máximos de los bloques ad-

yacentes ni menor que: 
s = 3+0,004-(b-500) (h y s  en centímetros) 
s>3cm 
donde h es la altura medida desde el nivel del terreno 

natural hasta el nivel considerado para evaluar s. 

El Edificio se retirará de los límites de propiedad adya
centes a otros lotes edificables, o con edificaciones, dis
tancias no menores que 213 del desplaumiento máximo 

_j 
DS,. 1/3 Hb O S,. 1/3 H 

mínimos m 
Pozo para iluminación y ventilación Art. 19 

Para vivienda Unifamiliar: 
01 º 02 > 2.om D 

Para vivienda Multifamiliar: 
01 º 02 > 2.2m D 

Para vivienda Multifamiliar: 

r-,,1 ¡ DORMITORIOS. ESTUDIOS 
SAi.AS DE ESTAR V COMEDORES 

i 

�-� 
01 = 1/3(H·l) D 

cocinas, pasajes o patios techados 

D 

L J 
02 = 1/4(H-1) D 
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FICHA DE INSPECCIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Proyecto: Evaluación: Negativo: X . No Observado: (en blanco) 
Fecha de Evaluación: SI la Partida NO APLICA: NA 

ARQUITECTURA NORMA 'A.010 (Generalidades) 

érea abierta • 50% del érea del pozo 

Los pozos de luz pueden estar 
techados con una cubierta 
transparente, dejando un érea 
abierta para ventilación, a los 
lados, superior al 50% del érea 
del pozo. Esta cubierta no reduce 
el érea libre. 

Dimenciones Mínimas de los Ambientes 
Altura en ambientes horizontales y techos inclinados Art. 22 

Parte mis bajo de un ted,omcl/ 

Tedlo horizontal 

Altura de instalaciones mecánicas Art.23 

o�••I
Altura en vigas y dinteles Art. 24 

•• 

2,10m[ mínimo 
2,10m 

mínimo 

Fuente: Colegio de Arquitectos del Perú - Regional Lima 

Accesos y Pasajes de Circulación 
Pasajes Art. 25 

Un pasaje debe estar libre salvo de elementos de seguridad: 

elementos de seguridad o 
cajas de paso de Instalaciones 

pasaje 

O, 15 m máximo D 

ancho libra 

-circulación vertical 

Distancia horizontal máxima: 
45 m sin rociadores 
60 m con rociadores 

EDIFICACIONES DE USO RESIOENClAL 

�====o puerta del departamento 

da avocuación 71 m con rodadores 

Escaleras Art. 26 
Escaleras de Evacuación 

o 

Locales comerciales 2: 1,20 m 
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FICHA DE INSPECCIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL DISEf.1O ARQUITECTÓNICO 

Proyecto: 
Fecha de Evaluación: 

Continua del primer al último piso O
a (artículo 29 Inciso 1) 

Hacia vía püblica o anchos 5 cm 
pasadizo compartimentado O 
cortafuego que conduzca Separación do paroc1, 5 cm hacia la vía püblica O s. ol pasamanos os mas ancho 

so doba aumontar ol ancho do la cscaJora 

Cen1111ienlll1 
Resisteooa al fuego: 
5 niveles I hora 
6 a24rÍ'leias 2horas 
25rivelesomas 3horas 

pUIIII corta lutgo 
resisteooa � 75'1, da la resisleooa de la caja de escaleta 

Espacio bajo la escalera 
no podra Se< utilizado 

Escaleras Presurizadas (No permitido en edificaciones residenciales) 
Cuantan con un sistema mecánico de inyección de aire a presión 

:21-L=0

t f( 
Escaleras Abiertas (Para edificios residenciales menores a 5 niveles) 

.-.... ------·- .A.bofturaeal O>llorlor 

:�1C:: D 
roaJslOnda 8' ruogo 2'. 1 "°'8 D
- 1 

Cerradas (Para edificios hasta 4 pisos y con el 100% de Rociadores) 

o 

Fuente: Colegio de Arquitectos del Perú - Regional lima 

1 
1 
1 

Evaluación: Negativo: X · No Observado: (en blanco) 
SI la Partida NO APLICA: NA 

Caracterlstlcas de la escalera Integradas Art. 29 

e 

Pasamanos cenlral D

Ardw3>3m 

Ascensores Art. 30 

p p 

P20,25m § 
C20,18m 

0,60 m s 2C + P s 0,64 m 

Os0,30m8 
P2:0,28 m 

A 

vesllbul 
vonlil 

APERTURA DIRECTA A UNIDADES RESIDENCIALES 
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FICHA DE INSPECCIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL DISEliiO ARQUITECTÓNICO 

Proyecto: Evaluación: Negativo: X · No Observado: (en blanco) 
Fecha dé Evaluación: Si la Partida NO APLICA: NA 

ARQUITECTURA NORMA A.010 (Generalidades) 

Elementos ornamentales o de soporte baranda �-----
ba"'"

�
da
_..,___ __ �� 

que nopermillll el paso de \B18 
o
� � j 

lllMil da Ingreso 
ala .  

H 

ASCENSOR OBLIGATORIO SI H >11 mQ 

H 

o 

Rampas Art. 32 

k 1 
l ancho lt 0,90 mO

Barandas Art 33 

R: reslslenda a aobrecaga horizontal > 50 kg/m 
en áreas colYUM!S de edifdos p(blicos � 100 k!J'm 

D>1m : H�0.90m O
D�11m: H�1m O

.o0,85 0 
arista entre 

el pal!ID y el contrap 

esfera de O, 13 m de diémelro 
� 

baranda 

Vanos Art. 34 

r 
A 

ANCHO (A) EN VIVIENDA 

Ingreso principal lt 0,90m 

habitaciones lt 0,80m 

baños lt 0,70m 

seml!eetólnuos-

Puertas de Evacuación Art. 35 

fácilmente reconocibles 
y sellalizadas según NTP 399.010-1, O 
que no se disimule su ubicación 

abren en el sentido de la evacuación O 
�

o pasen més de 50 personas 

puerta de evacuación O · 
. no puede ser de vidrio crudo :r 

puerta giratoria o corrediza / · 

no se considera puerta de evacu1¡1Ción 
salvo que tenga dispositivo 
que la convierta en batiente 

--�-

;o: 50% del ancho calculadq-, 
corno vla de evacuación LJ 

apertura de puerta� O 
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FICHA DE INSPECCIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL DISE�O ARQUITECTÓNICO 

Proyecto: 
Fecha de Evaluación: 

ARQUITECTURA NORMA A.010 (Generalidades) 
Duetos de Ventilación Art. 40 

sistema de protección en el techo O 
que evite la calda en duetos de 0,36 m' o más 

sistema da extracción mecánica en cada ambienta 
en edificaciones da más da 5 pisos O

área: 0,036 m' por inodoro de cada servicio. 
mlnirno: 0,24 m' O

incrementar sección n

cuando alojen montante!---l 

Estacionamientos Art. 65 
Individuales Dos continuos Tres o mas continuos 

A1 A2 
Ancho 
- Da uso privado 
- Da uso público 

Largo: 
�tura: 

elemento 
estructural 

Ancho mínimo 

-

§DIJ 

A2 
A1 

2,7 0m 

3, 00m 

5, 00m 

2,1 0m 

A3 

A2 
2,50m 
2,60m 

A3 

A3 
2,40m 8
2,5 0m 

ocupars; 5% O del ancho mínimo 

Ancho mínimo 

D CIIJ8 

- UJ:lli3 
D 

.... 

O uso privado: 6,00 m O
o uso público: 6,50 m O

Fuente: Colegio de Arquitectos del Perú - Regional Lima 

A3 

Evaluación: Negativo: X . No Observado: (en blanco) 
Si la Partida NO APLICA: NA 

ARQUITECTURA NORMA A.020 (Edificaciones) il """""··"""'"""·"""""i1'"·"·'····-,,·.,· .. ·.·. , .. ,,,

11 + + .. + 

��,===-
sin capacidad de ampliación 

área �40m' O 
Corredores y Escaleras Art. 10 

1 

con posibilidad de expansión 
área inicial �25 m' O

11 
l_o ____ J o LoJLo_J 

>:o.oom >:0.90m �O.BOm >: 0.80 m >: 0.80 m 

Ventanas y Puertas Vidriadas Art. 19 

VIDRIO CRUDO 
carpinlerla de soporte 
en todos sus lados O

0,90m 

SIN CARPINTERIA 

vidrio templado O

alhllzar >: 0.90 m vidrio templado fijo 

AL TURA MINIMA DE ALFÉIZAR 

0.90 

Techos y Azoteas Art. 23 

parapeto de protección 
en lecho o azotea de 
uso de los ocupantes 

baranda de protección 
Interior o exterior 
e lementos espaciados 
unmáxlmo da0.15m O

.i:1,1omo 

o 
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Anexo Nº 02 Ficha de Inspección para la evaluación del 

Estudio de Me_cánica de Suelos (01) 



FICHA DE INSPECCIÓN PARA 1A EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

Proyecto: 
Fecha de Evaluacion; 

ESTUDIO DE ME 

Excepción de realizar estudio de mecánica de suelos Art 3.2: 
Edificación de uno a tres pisos con 500m2 de área techada D 
Se utiliza no menos de 3 puntos de investigación O 

D Profesional encargado tiene que ser Colegiado y Habilitado Art. 6 
Seleccionar tipo de Edificación Art. 9.2.d 

TIPO DE EDIFICACION 

CLASI! 01! DISTANCIA, NUMl!l"lO oe PISOS 
l!STl"lUCTUftA. ����: (lnoluldoa lo• •0lnno•) 

AP' vo3· ·..:::, 
< ·12 e 
< 10 e 

<12 

'75ü'i.,1qulora 

Cualqulora 

B 

A 

4a8 O o 12 > 12 

e e B 
e B A 

A 

A A A 

A A 

> 9m do 
altura 

A 

Número de Puntos de Investigación Art. 11.2b 

A 

B 

e 

n nunca..,, maiof°de 3. O 

uno porcada 22� m7 de area lechada 

§uno por cada 450 rri' de*"ª techada 

uno por cada 800 m' de...,. techada 

Profundidad "p" Mínima a alcanzar en cada punto de Investigación Art. 11.2c: 

p=h+D1+z 0 

En cimentaciones superficiales z:1.5B (B= Ancho de la cimentación l D 
En cimentaciones profundas z=6m (en el 80% de sondeos) D 
En ningún caso p < 3m (excepto en roca) D 

DDD 
oog 
CJDl 101

- I 

PROFUNOIOAD ºIZ��� (O,) EN Z>PATAS 

e 

h 

p o, 

z 

DDD 
DDD 
DDD 
DDD 

PROFUNOIOM> OE g1��g� (O,) EN PI.ATEAS 

Evaluación: Negativo: X No Observado: (en blanco) 
SI la Partida NO APLICA: NA 

NICA DE SUELOS E.OSO 
Informe de Estudio de Mecánica de Suelos Art 12 

Memoria descriptiva Art. 12.1 
Resumen de la condiciones de cimentación Art 12.la 

Tipo de cimentación D Estrato de apoyo de la cimentación D 
Profundidad de la cimentación 8 Presión admisible D 
Factor de seguridad por corte Asentamiento diferencial D 
Agresividad del suelo a la cimentación D 

Información previa Art 12.lb y 9 
Plano de ubicación y accesos D Uso de la edificación 
Terrenos colindantes D Construcciones adyacentes 

Exploración de campo Art. 12.2c 
Descripción de métodos y ensayos utilizados 

Ensayos de laboratorio Art. 12.ld 
D 

Descripción de los ensayos de laboratorio realizados D 
Perfil del suelo Art. 12.le 

8 

Origen, nombre y símbolo del suelo O 
Consistencia o densidad relativa D Color 
Tamaño máximo y angularidad de partículas 

Plasticidad de los finos 8 Olor O 

Nivel de la napa freática Art. 12.lf 
Ubicación O Fecha de medición · D 
Comentar sobre su variación en el tiempo D 

Análisis de la cimentación 

D 

Memoria de cálculo O Tipo de cimentación u otras soluciones 
Profundidad de cimentación (DIJ 

D 

Carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS) D 
Estimación de asentamiento con la estructura cargada D 
Presión admisible del terreno D 
Parámetros para diseño de muros de contención o calzaduras 

Efecto de sismo 
D 

El factor del suelo (S) O Periodo del espectro del suelo (Tp (Sl) 
Planos y Perfiles Art. 12.2 

Plano de ubicación del programa de exploración Art. 12.2a 
T�CNICAS oe INVESTIGACIÓN 

CNICA DI INVl!StlOACIÓN SIMIOLO 

Pozo o Calicabl C-n 

Perforacl6n P-n 

Perfil estratigráfico por ,runto de comparación Art. 12.2b 
Colocar nomenclatura de perfil estratigráfico: 

o 

o 

D 

�--�--�---====e-, 

Factor de seguridad Art. 16 
Factor de seguridad mínimo de la cimentación es: 

Cargas estátlcas=3 O Sismos o viento=2.S D 
Presión Admisible Art. 17 

La presión admisible será la menos de estos dos factores: 
a) Presión admlslble=Capacidad de carga última / Factor de seguridad D 
b) Presión que cause el asentamiento admisible D

CIMENTACION�S SUPERFICIALES 
Definición Art. 18 

Profundidad de cimentación/Anchos de clmentación<S D 
Profundidad de cimentación Art. 19 

En caso de zapatas y cimientos corridos: Profundidad >= O.Sm D 
Platea de cimentación: 

Acero en dos direcciones O Viga perimetral de profundidad >=0.4m D 
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Anexo Nº 03 Ficha de Inspección para la evaluación de 

las Instalaciones Eléctricas (05) 



FICHA DE INSPECCIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

Proyecto: Evaluación: Negativo: X No Observado: (en blanco) 

SI la partida NO APLICA: NA Fecha de Evaluación: 

Gl.B.1 En toda acometida subterránea deberá utilizarse cable aislado, de acuerdo a 
las especificaciones técnicas correspondientes.(ver grafoco 1 ) 

Graflco 1 " 

Gl.B.2 Para alimentar a una edificación desde una red subterránea los conductores de 
acometida deberán ser: 

(a) cables unipolares, concéntricos para uso subternineo, o conductores múltiples 
directamente enterrados, que se instalarán siempre que:(ver grafico 1 ) 

i) El cable no tenga empalmes o uniones desde el punto de entrega hasta la caja 
de conexión o caja de toma 

ii) Se utilice tubería de PVC-P ( pesada rígida ), metálica pesada o conducto de 
concreto similar para proteger mecánicamente al cable cuando éste o parte de 
esté a daftos mecánicos. ( grafico 2 y 3 ) 

Gl.8.3 La tubería o canalización conectada a un sistema de alimentación subterráneo 
debera ser sellada en uno o en ambos extremos, a fin de prevenir el ingreso de agua o 
de gases, cuando se requiera de acuerdo a la experiencia. ( ver grafico 2 y 3) 

Gl.B.4 Los cables de acometida subterránea no deberán invadir el subsuelo del otro 
inmueble. 

Gl.B.7 Toda instalación de acometida subterránea quedará ubicada en el lado exterior del 
inmueble y a una profundidad no menor de 0.60m. (ver grafoco 1 ) 

Gl.B.8 Los cables se instalarán en zanjas de dimensiones no menores de 0.50m de ancho 
por 0.60m de profundidad; las mismas que deberán prolongarse hasta la caja de conexión 
o caja de toma en el interior del inmueble o hasta el límite de propiedad. los cables irán 
colocados sobre una cama de arena fina o tierra cernida de S cm de espesor; sobre ésta se 
colocara· 0.30m de tierra cernida después de la cual se Instalará una cinta de plástico para 
la sei\alización con la indicación de la existencia del cable, el nivel de tensión 
correspondiente y el nombre de la concesionaria. ( ver grafico 4 ) 

Gl.C.2 La canalización de la acometida debe: 

(a) Contener solamente conductores de una sola acometida, salvo los conductores de 
puesta a tierra; 
(b) Estar protegidos de daños mecánicos; 

( c) Si es de sección circular, el diámetro interior deberá ser de acuerdo a la sección del 
conductor de la acometida; y, 

(d) Su conexión a la caja debe ser de tal manera que no permita de agua procedente de 
la lluvia. 

Gl.O Ublcatjón da' os CoilductQ es ile-Acóm tlil -����!!. :'· :;n 

Gl.0.1 Las canalizaciones que contengan conductores de acometida deberán ser: 

(a) Empotrar y cubiertos por no menos de SO mm de concreto o mampostería. (ver 
grafico 5) 

11 
11 

V- 11 

(mllllme) 117 
11090 m JI (mlh.) 

------e-:::�� 

Gl.E.2 No deberán �aber uniones o empalmes de conductores al Interior de tuberías. 

Gl.E.S Los accesorios y empalmes del cable estarán disei\ados para resistir esfuerzos 
mecánicos, térmicos, ambientales y eléctricos esperados durante el período de operación. 
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FICHA DE INSPECCIÓN PARA lA EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

Proyecto: 
Fecha de Evaluación: 

,-----� 

:----------

C0NEXION CCNTRAUV>DA 
EN UN SOLO PUNTO 

10 .• Conductor de enlace equipotencial 
9 .• Caja de toma ( Con dispositivo de protección Incorporado) 
8 .• Caja de derivación 
7 •• Alimentador 
6 .• Contador de energía 
5 •• Caja de medición 
4 .• Dispositivo de protección 
3 •• Conductor de sub-�cometida 
2 •• Conductor de acometida 
1 .. Red de baja tensión 

Evaluación: Negativo: X No Observado: (en blanco) 
Si la partida NO APLICA: NA 

RED 0€ 8.T. 

( c) Si hay mas de una caja de conexión, cada una deberá estar rotulada de una forma 

C0NOU0N D6TRJQUID.I< 

PDR PI..J\NTA 

! G1.F.2 Ubicad n de I Ca�. 
(a) Las cajas de conexión, de toma, u otros equipos deberán: 

{i) Ser instaladas en un lugar adecuado que cumpla con los requerimientos del 
concesionario o entidad que suministra electricidad. 

(ii) Ser de fácil y permanente acceso para el personal debidamente autorizado e 
identificado por la concesionaria. 

30Co 

El cable de acometida o el de subacometlda dará lugar a algunas de las tres clases de 
conexión siguientes: 
G3.B.1 Conexión Simple 

Consiste en el suministro de energfa eléctrica a un solo usuario. Esta conexión utiliza una 
caja de conexión como se Indica en la norma graflca NS-01 ( ver graftco 8 ) 

! 
i 

§ 

(A) CONe!XKJl'I SIMPLt: 
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FICHA DE INSPECCIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

Proyecto: Evaluación: Negativo : X No Observado: (en blanco) 
Fecha de Evaluación: SI la partida NO APLICA: NA 

INSTALACIONES DE ACOMETIDAS ELECTRICAS ( CNE) 

LG3Ílt.Z1!lóf(ex1'6.iilE>olile,, " '- .. ·ms�:::i,;� ����� i�KrLVi?�Z�m�ffl ,. ,
Consiste en el suministro de energía eléctrica a 2 usuarios, utilizando una sola G3.C.1 Generalidades 
acometida similar a la conexión simple. Las derivación se efectuará tal como se indica 
en la norma Gráfica NS-01. ( ver grafico 9a - 9b ) El murete s�rá empleado sólo cuando las paredes del usuario no comiencen en el límite de 

'"""'" '"--..:_·, • · -"·--·Gi'aftW9a-.ílE!9uema Ef'si . ""· 
·1 

la propiedad, de modo que la caja de conexión o de toma, sea accesible al personal del 
concesionario. Ver la norma grafica N3-0l (Grafico 13) 

G3.C.2 llpos y características 

{a) El material empleado en la construcción de los muretes será a base de concreto fe-: 
175kg/cm2, como mínimo, reforzado con varilla de fierro u otras combinaciones de 

' t materiales de suficiente robustez mecánica y duración similar a la instalación eléctrica. 
1 1 Puede ser de concreto prefabricado. 

,....J_ (b) Cuando se utiliza concreto o cemento u otro material, la superficie deberá tener una 

§ § 
acabado uniforme y liso. 
G3.C.3 Dimensiones del Murete 

Las dimensiones recomendadas de los muretes según los tipos de conexiones: 

-- ____, (a) Conexión simple: 0.60m x 1.25 m. ( ver grafico 10) 
(b) Conexión doble: 0.8Sm x 1.25m. ( ver grafico 11) 
( c) Banco de contadores de energía: Dimensión según requerimiento. 

·.; '"' ��biffM 'º" .. ·s;,.C,"'11 

-�tr.�i+tJ� -ii{t�\t��ií_i!J;
Murete re 175 kg/cm . como mínimo: 

0.60m 

"'RED DE B.r. /r- r-, / 
G�tt� 9ht,.Fcm•emá:1Jnlfllat1I. -'-"- ,.-.--,,. ·.• ','"IPJ..•,:;r���� 

Ov ! 

[__----0 1 
1 

1.25m 
1 

§L----0
.

� ¡§ 
f-..ffl 

�r, ____ � 
,-,.·� ' �- -,:¡Gr,i.flco>ld "' - ., 

i..4urele f<: 175 kg/cm" como mínimo: 

V O.Mm 

1/ ,,- -17,,- -V
(IS) CON�ION 0Ol!ILC 

D 
=r=

G3.B.3 Conexión en Derivación ( Banco de Contadores de Energía ) 

1 1 Serán utilizadas cuando se tenga que suministrar energía eléctrica a más de dos 
usuarios, empleándose para ello sub-acometidas y cajas de derivación . { ver los 

1) IJgráficos 6a - 6b / 7) 
Pueden ser de dos tipos, según la ubicación de las cajas de conexión: 1.25m / 

(a) En edificaciones verticales con dos o mas plantas, Jas conexiones deberán ser 
centralizadas en un solo punto.( ver grafico 6a) 
(b) En edificaciones horizontales con dos o más suministros, las conex_iones podrán ir 
centralizadas y ubicadas en zonas de fácil y permanente acceso. En caso de los 
condominios con vías publicas o privadas accesibles, las conexiones podrán ubicarse 
en cada edificación o pre9io. 

··-· 
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Proyecto: 

Fecha de Evaluación: 

FICHA DE INSPECCIÓN PARA lA EVALUACIÓN DE !AS INSTALACIONES ELECTRICAS 

Evaluación: Negativo : X No Observado: (en blanco) 

SI la partida NO APLICA: NA 

INSTALACIONES DE ACOMETIDAS ELECTRICAS ( CNE ) 

Usuario 1 

Usuario 2 

1- El 6rea construida est:6 ubicado al 
...,,. d .. l l'ima .. d� p.-opie-dad .,, líen@ 
espacio llbre en los laterales: 
a- lnatolar m<lstll cuando no se 

cumplo con la distancio de 
seguñd<Jd respecto ol suelo, o 

b- Instalar caja de modfci6n en la 
pared. 

2- El 6reo construido esto ubicado al 
ros del límite de Pf"Qpie<;Sad y ocupo 
todo el frente del terren·o: 
o- Instalar m6atll cuando no se 

cumpla con lo dintancia de 
segurickld respecto al suelo, o 

I>- Instalar coja de medici6n en la 
arod. 

3- El Orea construida no esto ubica
do al ras del límite da propóedad 
y tlerw, espacio Ubre en los laterales: 

Instalar murete y rnóst:il al ro:, 
del límlte de propiedad. 

4- Las dos <ireas construfdas 
no c.st6n ubicadas al ras del 
lfmlte de propledod: 

Instalar murete y móstil al 
ras d'el lfrnite de pro -
piedad poro c:x,do predio_ 

5- Dos sumlnTstros paro dos 
usuarios en un mismo terreno 
.:iue l"K) a•tcs11 ubie.:ldóa <!il ras 
del l'fmit.n de propiedad: 
- ll'lStalar murete y mOatll al

m,..._ _ _ _ _ ras del (fmitc �c. propiedad 
� para codo summastro. 
[Il>--------------------

1 

______ _j 

nn. SIMBOUJ 

, __,._ 

2 is:::s:::I 

J Bl 
4, CJ 

!!. o 
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6- N prodioe cuyo 
oc::ces,o coman es un 
pasofo. 

Instalar banco de 
medidor- en el 
interior del pasaje. 

LEYENDA 

DESCRIPOON 

A.COME110A 

"'1ICA CONSTRUIDA DEL PREDIO 

l,IUREna: CON CIJA DE l,IEDICION 

CAJA. 0E MEDICI� 

CAIC#ll.JZACION Y/O "-ASTIL 



FICHA DE INSPECCIÓN PARA lA EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

Proyecto: Evaluación: Negativo: X No Observado: (en blan co) 
Si la partida NO APLICA: NA Fecha de Evaluación: 

(1) los conductores, cables o canalizaciones directamente enterrados, deben ser 
instalados de modo que cumplan los requerimientos mínimos de profundidad 
especificados en la tabla S3. 

tabla 53 
Requerimientos mínimos de cobertura ( profundidad ) para conductores , cables o 

canalludones directamente enterrados 
tensión de fase a fase Profundidad Mínima (mm) 
Menor o Igual a 600 600 

601 a 50000 1000 
50001 a 250000 1500 

nota: la profundidad significa la distancia entre la superficie superior del conductor, 
cable o canalización y el piso terminado. 

(2) Los requerimientos mínimos de profundidad pueden ser reducidos en 150mm 
cuando se provea en la zanja, protección mecánica adecuada sobre la instalación 
subterrinea. 

(3)La protección mecánica, si es d�I tipo del tipo plano, debe ser lo suficientemente 
amplia, de modo de extenderse de por los menos 50mm mas allá del conductor, cable 
o canalización, a cada lado, y puede ser de los siguientes tipos: 

( a ) Plancha de maderas tratadas, de por lo menos 38mm de espesor. 
( b ) lechada de concreto de por lo menos SO mm de espesor. 
(e) losas de conaeto, de por lo menos 50mm de espesor. 
( d )  Duetos de conaeto, de por lo menos 50mm de espesor. 
( e I Otro material adecuado. 

(4)los conductores o cables directamente enterrados deben ser instalados de manera 
que sean tendidos paralelos, adyacentes unos a otros, sin cruzarse, con capas de tierra 
o arena cernida con granulación no mayor de 6mm, y de 75mm de espesor tanto 
encima como debajo de los conductores. 

(6) Cuando los cables o canalizaciones son ubicados en roca, se permite enterrarlos en 
una zanja de no menos de 150mm de profundidad, rellenada con lechada de concreto 
hasta el nivel de la superficie de la roca.(Los cables tendidos directamente en roca 
deben ser diseñados y fabricados para este fin). 

(8) Se permite que una canalización sea instalada inmediatamente debajo de una losa 
de concreto a nivel del piso, en la medida que la losa tenga un espesor no menor de 
100m, la ubicación de la canalización sea adecuadamente seftalizada, y se asegure 
que la canalización no sufra daños durante y después de su Instalación. 

Nota: no debe hacerse 
(9) No debe emplearse ningún tipo de protección mecánica que pueda afectar en 
forma adversa a los conductores, cables o canalizaciones enterradas. 

(10) No debe rellenarse una excavación con material conteniendo rocas grandes, ni 
material de pavimento, ni escorias, ni desmonte, ni materiales corrosivos, en la 
medida que tales materiales puedan dañar los cables, las canalizaciones u otros 
elementos, no permitan la adecuada compactación del terreno o contribuyan a la 
corrosión de canalizaáones, cables u otras estructuras. 

. 30 

.45 

.60 

.15 

.15 

TIERRA C(R1110A C>W'�AOA 

.60 

��'",;,,,t;�·;,;r;¡ 
(1) Se permite el funcionamiento en paralelo de conductores de similar conductividad, con 
secciones iguales o mayores de S0mm2, en la medida que: 

( a ) Estén libres de empalmes en toda su longitud; y 
( b ) Tengan conductores de la misma sección; y 
( e) Tengan el mismo aislamiento; y 
( d )  Tengan la misma longitud. 

'Graflc 2 

.30 

.45 

.60 

.15 

.15 

-t--_-
0

-
75

1
�

:=--t=:;.ixif=m.J:=_1aci;::::!..nEl!RA CERNIDA c.<MP.-ICT>-OA 

l l , , 
.60 

(1) A menos que se empleen terminales especiales que no requieran soldadura, las uniones 
o empalmes de los conductores aislados deben ser soldados, debiéndose asegurar 
previamente a la soldadura, y que los empalmes sean mecánica y eléctricamente seguros. 

(2) Los empalmes deben ser cubiertos por un aislamiento equivalente al de los conductores 
que están siendo unidos. 

(3) Todas las uniones o empalmes de conductores y cables, deben ser accesibles. 

(4) Si se requieren empalmes en tendidos subterráneos, estos deben ser hechos En los 
tramos visibles en cajas de paso adecuadamente protegidas por dafto mecánicos. 

(2) No debe haber uniones o empalmes de conductores al interior de los conductos. 

(2)Los conductores tendidos por el centro de los postes, deberán ser soportados, de 
manera que se prevengan de dai'\os mecánicos al interior del poste y de esfuerzos 
mecánicos excesivos sobre los conductores en las partes por donde salen del poste. 

(3)los cables o conductores de puesta a tierra, tendidos verticalmente que sean accesibles 
a las personas no autorizadas, deben ser provistos de una cubierta que les brinde 
protección mecánica hasta una altura de 3.0m del piso . 
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Anexo Nº 04 Ficha de Inspección para la evaluación de 

las Instalaciones Sanitarias (03) 



FICHA DE INSPECCIÓN PARA EVALUACIÓN INSTALACIONES SANITARIAS 

Proyecto: Evaluación: Negativo : X )bservado: (en blanco) 

Fecha de Evaluación: . Si la partida NO APLICA: NA 

INSTALACIONES DE AGUA FRIA ( RNE) 

2.1. INSTALAOONES 

e) En general, los medidores internos deben ser ubicados en forma conveniente y 

protegida. En un espacio impermeable de dimensiones suficientes para su instalación 

o remoción en caso de ser necesario. De fiicil acceso para eventuales labores de 

verificación, mantenimiento y lectura.(ver grafico 1 y 2) 

i) El sistema de alimentación y distribución de agua de una edificación estará dotado 

de válvulas de interrupck5n, como mínimo en los siguientes puntos: 

f) Inmediatamente después de la caja del medidor de la conexión domiciliaria Y del 

medidor general. ( Ver Grafico 3 y 4) 

D 

ii) En cada piso, alimentador o sección de la red de distribución interior. ( Ver 

GraficoS) 

D 

2p 

1p 

iii) En cada servicio sanitario, con más de tres aparatos.(Ver Graf,co 6) 

�·r. 6 

D 

iill) En edificaciones de uso público masivo, se colocará una llave de Interruptor en la 

tubería de abasto de cada inodoro o lavatorlo.(Ver Grafico 7) 

!leo 

D....-------------, 

ELEV. LATERAL ELE\/. LATERAL 
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FICHA DE INSPECCIÓN PARA EVALUACIÓN INSTALACIONES SANITARIAS 

Proyecto: Evaluación: Negativo:X )bservado: (en blanco) 
Fecha de Evaluación: 

e) las tuberías de distribución de agua para consumo humano enterradas deberán 
alejarse lo más posible de los desagües; por ningún motivo esta distancia será menor 
de O,SÓm medida horizontal ni menos de 0.15m por encima del desagüe. ( Ver 
Grafico8y9) 

.Gr:!!. -'"'" 

D 

0.§0 m

·,

D ,-----------------. 

TUBERIA DE 

AGUA 

DOMESTICA ' ' 

TUBERIA 

DE 

DESAGUE 

�--: --..i..:::.ilL----
0.U m --...,.,--

i) Se podrá ubicar en el mismo dueto la tubería de agua fría y agua caliente siempre 
que exista una separación mínima de 0.15m de sus generatrices más próximas. ( Ver 
Grafico 10) 

SEPARACION MINIMA 
0 ... 15m 

TI.IB�RI.,,_ DE 
AGI.IA FRIA ,--.__ 

� 
¡� 

[DUCTO) 

j) Se permitirá la ubicación de alimentadores de agua y montantes de aguas residuales 
o de lluvia, en un mismo dueto vertical o espacios, siempre que exista una separación 
mínima de 0.20m entre sus generatrices más próximas. ( Ver Graflco 11) 

SEPARACION MINIMA 
o.:zom 

'liUIIER4A BE 
AGl:IA FRIA � 

[ 

TUBl!;RIA DE AGl:IA 
RESIDUALES DE LLUVI . 

�(ou<To] 

Si la partida NO APLICA: NA 

k) Las tuberías colgadas o adosadas deberán fijarse a la estructura evitando que se 
produzca esfuerzos secundarios en la tuberías. 

DETALLE: TUBERIA ADOSADA 
S/E 

DETALLE: COLGADOR PARA TUBERIA 

1) Las tuberías enterradas deberán colocarse en zanjas de dimensiones tales que 
permitan su protección y fácil inStalación. ( Ver Grafico 13 ) 

cci' <3;, 

ANCHO OEZAHJA 

1.-Lecho de apayo 0 capa de nivelación 

2.-Relleno inicial ( compactación manual) 

3.-Rellena final ( campactación mecanica) 
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FICHA DE INSPECCIÓN PARA EVALUACIÓN INSTALACIONES SANITARIAS 

Proyecto: Evaluación: Negativo: X Jbservado: (en blanco) 
Fecha de Evaluación: SI la partida NO APLICA: NA 

ALMACENAMIENTO Y REGULACION DE AGUA FRIA ( RNE ) 

. 1 GU 

Toda edificación ubicada en sectores donde el abastecimiento de agua pública no sea 
continuo o carezca de presión suficiente , deberá estar provisto obligatoriamente de 
depósitos de almacenamiento tales como: cisterna y tanque elevado. 

e) Cuando sólo exista tanque elevado su capacidad será. 
capacidad de almacenamiento = a la dotación diaria 
capacidad de almacenamiento no será< a 1000 litros 

d) Cuando sólo exista cisterna su capacidad será. 
capacidad de almacenamiento = a la dotación diaria 

capacidad de almacenamiento no será < a 1000 litros 
e) Cuando sea necesario emplear una combinación de cisterna, bomba de agua y 
tanque elevado la capacidad será. 

ap.addad de .almacenamiento de cisterna no serj < 3/4 de la dotnión diaria 
c,pacidad de almacenamiento de tanque elevado no seri < 1/4 de la dotación diaria 

f) Cuando sólo exista tanque hidroneumático su capacidad será. 
capacidad de al�acenamiento • a la dotación diaria 
capacidad de almacenamiento no será < a 1000 litros 

h ) La cisterna deberán ubicarse a una distancia mínima de 1 metro de muros 
medianeros y desagües. En caso de no poder cumplir con la distancia mínima, se 
disei'iará un sistema de protección que evite la posible contaminación del agua de 
cistema.(Ver Grafico 14) 

rGra 

,_ . ·1 ·, 
. :> - , -

ctfull� 

j) Los ejes verticales entre el techo del depósito y el eje del tubo de entrada de agua, 
dependerá del diámetro de este y los dispositivos de control, no pudiendo ser meMr 
de 0.20m.( Ver Grafico 15 ) 

J ) La distancia vertical entre los ejes de tubos de rebose y entrada de agua será Igual 
al doble del diámetro del primero y en ningún caso menor que 0.15m. ( ver 
grafico 16 ). 

TechoM-

;......� --maMimo nivel de a.gua- - � 
4'2 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - -1-

k ) La distancia vertical entre los ejes del tubo del rebose y el máximo nivel de agua 
será, igual al diámetro de aquel y nunca inferior a 0.10m. ( Ver 
grafico 17 ). 

er Graflco'J
t

7. 

tultef1llde dmentlld6n de...,.. 

!1, l 1=::::.�;::__ - - - - - -�,"_"'.��,..,� - -_-,
"'"''"" 

CISTERNA 

: -:r ...... 
..... 

m) El diámetro de tubo de rebose, se calculará hidráulicamente, no debiendo ser 
menor que lo Indicado en la siguiente tabla. ( Ver grafico 19) 

!I: .G 19' 

q ) la tubería de aducción o de impulsión al tanque de almacenamiento deberá estar 
a 0.10m por lo menos por encima de la parte superior de las correspondientes 
tuberías de rebose. ( Ver grafico 20 ) 

tu er{a 
d� 
Re ose 

Techo de Cisterna 

La tubería de lmpu1lón deberá 
estar a 0.10m por lo menos por 

�encima de la tuberf• de rebose. 

1 

1 

- - - --- - - -- -- ------- -- --- - __ ! __ -
maximo nivel de agua· - , 

1 
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Anexo Nº 05 Control de Requerimientos de Información 

"Condominio UNICO" (07) 



1.00 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 
10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 
16.00 
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
21.00 
22.00 
23.00 
24.00 
25.00 
26.00 

Descripción 

Reubicclción de desagüe 
Trampas en closets y lavandería 
Cambio de tubería de PVC por Poli fusión 
Reubicación de cable eléctrico existente 
Detalles de planos de obra 
Tuberías de ACI 
Detalles de planos de arquitectura 
Nivel de _la cisterna y el Cto de bombas 
Bastones de acero platea del edificio B 
Altura de la cisterna del edificio B 

Dimensiones del Pit del ascensor 
Longitud de traslape para vigas 
Detalle de los baños 
Longitud de dobles en las columnas 
Longitud de muro de edificio B 

Diámetro de la tubería de impulsión ACI 
Dimensiones y distribución de la caja de pase del edificio B 

Detalle de escalera de la cisterna del edificio B 

Refuerzo de aceros par muros de contención 
R�ubicación y refuerzo de la cámara de bombeo 
Tubería de ACI en la cisterna 2 
Refuerzo de acero para las acometidas eléctricas 
identificación de cocinas 
Buzón de desagüe ubicado en los pasadizos 
Diámetro de la tubería de impulsión del edificio B y D 
Dimensiones del pozo de succión 

CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
"CONDOMINIO UNICO" 

Clasificación 

Diseño 
Diseño 

Construcción 
Construcción 

Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 

�7.00 . Ckcuito y tipo de luminarias en los ingresos del edificio Diseño 
28.00 Recorrido de la batería de desagüe del dpto. 207 /208 y agregar sumideros en buzones Diseño 
29.00 Altura de las cajas de las montantes eléctricas Diseño 
30.00 Modulación del cerámico del SS.HH 1 Diseño 
31.00 Ubicación y dimensiones de la ventana de la cisterna 02 Diseño 
32.00 Tuberías de ventilación en muros de 7 cm. edificio B Diseño 
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Tiempo de respuesto o RFI 

07 dios 
01 días 
01 días 
02 dí.as 
03 días 
01 días 
02 días 
01 días 
02 días 
O días 
02 días 
02 días 
05 días 
01 días 
04 días 
01 días 
O días 
01 días 
01 días 
01 días 
01 días· 
02 días 
01 días 
01 días 
01 días 
01 días 
02 días 
O días 

01 días 
01 días 
02 días 
02 días 

Satisfacción del Tiempo de 
Respuesto del proceso 

No satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 

Satisfecho 
.Muy satisfecho 
�uy satisfecho 
Muy satlsfec�o 
Muy.satisf_e.cho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satlsfecl!o 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
. Muy satlsfec ho 
Muy satl_sfecho 

.. Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 



CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
"CONDOMINIO UNICO" 

Descripción 

33.00 ·1ncompbtibilidad entre ('lq. Y Estruc. En cocina del edificio B 
34.00 Cota de la tubería de desClgüe del edificio B 
35.00 Cambio en los pianos de Arq. y Estruc. Debido a las medidas del Pit del ascensor 
36.00 Cambio del recorrido de tomacorrientes y tomacorriente de cisterna ACI 
37.00 Cambio de recorridos de tub. De desagüe y puntos de agua de ducha en columnas 
38.00 sentido de los ir'lterruptores 
39.00 Alimentador del tablero T-A5C y del tablero T-SGA 
40.00 Identificación de puertas de la azotea, sala de estudio e interne! 
41 .00 Ubicación y detalle del tomacorriente que se encuentra en el mueble de cocina 
42.00 [?imensiones de caja de la montantes de alumbrado publico 
43.00 _Es�ibos faltantes en vigas de losas 
44.00 Detalle _de altura de la luz estroboscopia y la estación manual 
45.00 Cambio del diámetro de la tubería de desagüe de Therma y registros en kitchenette 
46.0Cl _Nomenclatura de ventanas faltantes del edificio A y B 
47.00 Detalles de carpintería metálica de las escaleras 
48.00 . Continuación de la losa en dueto de montante de agua 
49,QO Duetos de extracción de humo 
50.00 Madera de contra zócalo 
51.00 . Dimensiones de las cajas de luces de emergencia, estación manual y estroboscopia 
52.00 Cambio de diámetro en registro de kitchenette 
53.00 Color de fragua para cada tipo de cerámico 
54.00 
55.00 
56.00 
57.00 
58.00 
59.00 
60.00 
61.00 

Procedimiento que se va a realizar al muro colindante con el edificio A 
Cambio de dimensiones del alfeizar de placa P-7 
Mu_r:o puntea�o en sala de estar 
Placas P-14 en muros de 15 cm. 
Detalle 58 en placas 
Cor:isulta de Estructuras,_ referente al tipo 61 del detalle 32 
_Reubicación del punto de luz del vestíbulo del edificio B 
Ubicación de ��randas metálicas sobre parapetos de tabiquería 

62.00 Cambio de bisagras de puertas 
63.00 Detalle de cortes_y estructuras pa_ra los estacionamientos y jardines 
64.00 Cajas gong en placas P-7 

Clasificación 

Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
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Tiempo de respuesta a RFI 

01 días 
O días 

02 días 
05 días 
O días 

03 días 
04 días 
03 días 
05 días 
01 días 
03 días 
O días 
01 días 
02dlas 
03 días 
O días 
01 días 
01 días 
01 días 
01 días 
02 días 
02 días 
02 días 
0.1 días 
01 días 
05 días 
01 días 
O días 

01 días 
03 días 
05 días 
02 días 

Satisfacción del Tiempo de 
Respuesta del proceso 

Muy_satlsfecho 
Muy satisf�cho 
Muy satisfech_o 

Satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy sc:Jtisfecho 
Muy satisfecho 

Satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satis!echo 
Muy_ satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy_satisfecho 
Muy satisfecho 
M':JY satisfecho 
Muy sa_tisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho._ 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Mu_y satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 

Satisfecho 
M�y satisfecho 
Muy satisfecho. 

. Muy satisfecho 
Muy sati�fecho 

Satisfecho 
Muy_ satisfecho 



CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
"CONDOMINIO UNICO" 

Descripción 

65.00_ · Detalle de picaporte en puertos de los duetos eléctricos y sanitarios 
66.00 T�biquerío de 7 cm en muros de ol�uro doble 
67 .00 . _Detalle de lo tabiquería del dueto de extracción de humo 
68.00 
69.00 
70.00 
71.00 
72.00 
73.00 
74.00 

�orpinterío .metálico - Puerto metálico 
Parapetos de tef!OZO�Boronda metálica 
Dimensiones de la columna Dl9 
Espesor de muro d.e dueto de montante eléctrico 
Montante de ventilación de 3" en muros de l O cm. 

- - . 

Profundidad de excavación del edificio A 
- -

Dueto de instalacio.nes del dpto. tipo 06 y espesor de muro de cocina de dpto. tipo 4 
75.00 . Dimensión de tableros eléctricos en mini departamentos 
7§.00 .. Ref!JerzO centr9I de las barandas de escalera y contra zócalo de escaleras 
77 .00 . Dimemión de mampara M-8 Y. altura de montantes de sanitarias 
78.00 Dimensiones de sardinel en cocina 
79 po (n_terruptor diferencial poro calentador 
80.00 Dimensión del GCI 
81.po Chapas de las puertas de las cocinas
82.0() Arra_11que de barandas de escalems
83.00 Mclaje de bc;¡randas de terrazo _
84.00 .. �od�lo de cerámico y detalle del sardinel de lo la_vandería del kitchenette

. 85.00 . Ubicación de puerta del SH Kitchenette
86:00 Col9cación de chapas de seguridad en puerta principal
87.00 Incompatibilidad entre puerta P-13 (metálica) y P-13 (MDF)
88.00 Dimensión final del cerámico sobre el lavadero de granito
89.00 Detalle de tapajuntas y encuentro de cerámjco entre el pasadizo y la puerta.
90.00 Detalle block de vidrio

. . 

91.00 Detalle de muro perimetral
92.00 Detalle de puertas de duetos
93.00 Detalle de viga V-15 en l 2vo nivel del edificio B
94.00 Continuidad de duetos en los últimos niveles
95.00 Potencio de las bombas de agua
96.00 Ubicación de montantes de agua y ventilación de cámara de desagüe - Edificio A
97.00 Caja de desagüe choco con viga de cimentación
98.00 Reubicación de P!Jnto de luz e� departamento tipo 04 - edificio B
99 .00 Reubicación de cajas de pase edificio"/\'/ Montante de desagüe con TSG

Clasificación 

Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseñ.o 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 
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Tiempo de respuesta a RFI 

01 días 

01 días 

01 días 

O días 

05 días 

01 días 

04 días 

05 días 

04días 

04 días 
05 días 
01 días 
04 días 
05 dígs 
O días 

04 día� 

02 días 

02.días

02 días 
02 días 
03 días 
01 días 

04 días 

01 días 
0días 

0días 

06 días 

04 días 

03 días 

03 días 

01 días 
01 días 

01 días 
02días 
03 días 

Satisfacción del Tiempo de 
Respuesta del proceso 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 
Satisfecho 

Muy satisfecho 
Muy satisfecho 

Satisfecho 
Muy satisfecho 

. Muy satisfecho 
Satisfecho 

Muy satisfecho 
Muy satisfecho 

Sat.!�echo 

Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho_ 
Myy satisfe�ho 

_ Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy. satisfecho 
Muy satisfec�o 
Muy satisfecho 
�uy satisfecho_ 
Muy satisfecho 
f!tuy satisfecho 
No sat�echo 

Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 



CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

"CONDOMINIO UNICO" 

Descripción Clasificación 

100.00 Reubicación de lo luz de emergencia en el edificio A Diseño 
101.00 Redistribución del recorrido de desagüe de los dptos. 104 y 105 del edificio A Diseño 
102.00 Incompatibilidades entre estructuras y arquitectura del edificio A Diseño 
103.00 incompatibilidad de dimensión de viga en zona de duetos de extracción de aire del edificio A Diseño 
104.00 Redistribución_ de puntos de aguo de los dptos 103 y 104 del edificio A Diseño 
105.00 Centro de luz adicional en Cto bombos Diseño 
106.00 _Trabajos en veredas perimetroles Diseño 
107.00 Detalle foltonte del mueble de cocino Diseño 
108.00 Detalle de baranda de escalera en el l 2vo nivel Diseño 
109.00 Muros colindante o los puertos cortafuego Diseño 
110.00 Registro en pendiente de ingreso Diseño 
111.00 Colocación de teléfono externo en hall de recepción Diseño 
112.00 Punto eléctricos en rejos de estacionamiento poro motores eléctricos Diseño 
113.00 Incompatibilidad Edificio A Arquitectura y estructuras Diseño 
114.00 _ Diámetro de tub. De aguo de urinarios - Cambio de tipo de urinario Diseño 
115.00 Altura de los parapetos en los azoteas Diseño 
116.00 Circuito eléctrico en SS.HH de áreas comunes del edificio A Diseño 
117.00 Detalle de piso en pasillos (Cerco o dueto eléctrico) Diseño 
118.00 Reubicación de lo Thermo de los SS.HH del área común del edificio "/\' Diseño 
119 .00 _Detalle de muro colindante a puertos metálicos Diseño 
120.00 ,AJturo de puertos cortafuego Diseño 
121.00 Propuesto de colocación de detectores de humo en estacionamientos - "/\' Diseño 
122.00 Reubicación de los llaves de aguo de los duchos de los departamentos O l y 02 '-- "/\' Diseño 
123.00 Consulto viga VT-02 - "/\' Diseño 
124.00 Ubicación de tablero TD-3 - "/\' Diseño 
125.00 Reubicación de montante en estacionamiento "/\' Diseño 
126.00 Detalle de rejo en ingreso vehiculor Diseño 
127.00 Vigo en terrazo de edificio "/\' - Reducción de dimensión de terrazo Diseño 
128.00 Zócalo del mueble de cocino de los mini departamentos Diseño 
129.00 Ubicación de lo llave de oguc.i de lo Thermo - Mini departamentos Diseño 
130.00 Codo en lavadero de cocinas Diseño 
131.00 Luces de emergencia Diseño 
132.00 Superposición de tomocorriente en cerámico y muro Diseño 
133.00 Puertos en montantes eléctricos Diseño 
134.00 Detalle en dueto de basura Diseño 
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Tiempo de respuesta a RFI 

01 días 

02 días 

O días 

01 días 

01 días 

O días 

O días 

03 días 

05 días 

02 días 

04 días 

01 días 

01 días 

01 días 

O días 

01 días 

01 días 

03 días 

02 días 

04 días 

01 días 

02 días 

02 días 

02 días 

01 días 
--

05 días 

04 días 

02 días 

01 días 

02 días 

01 días 

05 días 

02 días 

O días 

04 días 

Satisfacción del Tiempo de 
Respuesta del proceso 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy s_atisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisf_echo 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

_ Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

f!¡uy satisfecho_ 

Satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

_ Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 



135.00 
136.00 
137.00 
138.00 
139.00 
140.00 
141.00 
142.00 
143.00 
144.00 
145.00 
146.00 
147.00 
148.00 
149.00 

Descripción 

Reja exterior en estacionamiento 
Parapetos en torre "/\' 
Modulación de cerámico en aéreas exteriores - Zona de bancas 
Reubicación del alfeizer del edificio A 
Reqimensionamiento de la mamparo de ingreso del edificio B 
Tipo de piso en ingreso de azotea 
Desnivel en losa de ingreso de los edificios B. C y D 
Detalles de GCI y tomo para bomberos 
Modificación de dimensión de caja de desagüe - Torre B 
Estructuras - lncompatibilidÓd del Detalle D -45 - Torre C 
Braquetes de iluminación _ en rejas exteriores - Torre B 
Dimensión de mampara M - 4 
S_umideros adicionales en terrazo_s - Colocación de piedra chancada 
Pendiente en estacionamientos 
Modificación en dimensión de muro de dueto en cocina - A 

CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
"CONDOMINIO UNICO" 

Clasificación 

Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 

Construcción 
Diseño 

Construcción 
Construcción 
Construcción 

Diseño 
Diseño 
Diseño 

Construcción 
Construcción 
Construcción 

150.00 . Salida de fuerzo de los bombas Diseño 
151.00 Reubicació_n del pozo a tierra en lo torre B Construcción 
152.00 Protección en tuberí!=JS de desagüe que se encuentran en estacionamientos Construcción 
153.00 '."'-CObodo en jardinera cerca al ingreso de la torre B Construcción 
154.00 Extracción de humo en l º nivel - Puertos cortafuego Construcción 
155.00 Cisterna existente en torre C - Vicio oculto Diseño 
15�.oo Nivel de fondo de piscina Diseño 
157.00 Dueto de extractor de humo en _primer nivel de la torre B Diseño 
158.00 D _etalle de números_ y letras de identificación Diseño 
159.00 Consultas en zona de ingreso peatonal de la torre B Diseño 
160.00 Retiro de con_aleto colocada por PC - Resane en zona de canaleta Diseño 
161.00 Altura de reja ge terraza - B 106 Diseño 
162.00 Traslados de muebles de los baños principales Diseño 
163.00 Puef1a de duetos eléctricos 1 º nivel / D�po�ito / Reubicación de toma ACI en 1 º nivel Construcción 
164.00 Descripción de tapajunta en fachada Diseño 
165.00 Ubicación de tope llantas - Modulación de huellos de estacionamientos Construcción 
166.00 Materiai del muro divisorio del primer ni_vel en la torre "B" Construcción 
167.00 Plano de luminarias Diseño 
168.00 Altura de parapeto en departamento B-102 Diseño 
169.00 Pi�tura en escalera, vestíbulo y cuarto de maquinas Diseño 
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Tiempo de respuesta a RFI 

01 días 
04 días 
03 días 
01 días 
.07 días 
03días 
09 días 
03 días 
14 días 
OS días 
01 días 
OS días 
03días 
04 días 
07 días 
07 días 
OS días 
06 días 
10 días 
23 dias 
01 días 
OS días 
21 días 
34 díqs 
01 d!as 
09días 
Odias 

02 días 
01 días 
19 días 
03 días 
Odias 

03 días 
02 días 
01 días 

Satisfacción del Tiempo de 
Respuesta del proceso 

Muy_ sgtisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Nos�sfecho 

Muy satisfecho 
No satisfecho 
Muy satisf�cho 
No satisfecho 

Satisfecho 
lt\uy satisfecho 

Satisfecho 
_ �uy satisfecho 
Muy satjsfec ho 
�o�sfe�hC? 
No _sº1fsfecho 

Satlsfec_ho 
�o satisfecho 

--

No s�tlsfech_o 
No satisfecho 

Muy satisfecho 
Satlsf�.c_ho 

No_ �isfecho 
No satisfecho 

_Muy_sgtlsfecho 
No s�sf_echo 
MY.Y satisft!cho_ 
Muy satisfecho 
Muy satisfecbo 
No satisfecho 

Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 
Muy satisfecho 

_ Muy satisfecbo 



CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
"CONDOMINIO UNICO" 

Descripción Clasificación Tiempo de respuesta a RFI Satisfacción del Tiempo de 
Respuesta del proceso 

Nivel de cisterna d�Jorrec ___ ._ __ __ ___ _ji.__ -�e-6&_ __JL-�11 días_ -�L No satlsfecho
Tuberíaycdja.de desagüe eriingr�o·d� torr�)l-

- - ---
lC- c'Onstrucción =7[ _ 04días -:-_::¡L____�satisfecho

�sióñes'en Pit ele ascensores det.2rre C -=-- --
-

: =11 Diseño = J� 08 d(as - ., 7¡----- No sa�
furninaña en ingreso de torre By lumiñaña��l�s--=- � � Jr=:= ·· .Diseño__ ]i= 07.días

174.00 Pedestal p�� inte�Dicad� ·- - - IL -Diseño====�L_ 04�-
�ño _____Je- 13 días ______;1 No satisfecho 

coñ"s�ón � lf 07 días 1r- �satisfecho 
No satisfecho 

- --- -- -- - ---n -
"TI'- -.m---

----· �---------i..----�----.--..--.-...,_- - ------- ----,..---- -- �::===== 178.00 Gñgeña para uñnaño en torre A- Montan1 
� �� � � � �� � �--

179 .00 V entana V-1 O en vestibulo previo -torre D 
���=== � -180.00 Detalles de muros Dl. D62. D74-torre C 
}§ 1.00 ·conec�io;:;-;;-;���d -p;,tt<:_9 - Torré c

"' 
=,:, =-= "'=.a . - -;:- -� - :._-� = . .,, J -- oÍseño 

@][:�scJ.on a d�s��d publica --=rorr'"e D - _ ===.,..,.====-== =:=-,::==_je= . Diseñ� _ 
lfil;QQ. fu��S-<:!e'T,;°er:_ne_!_en-s.2!,a d�t ___ -:-.:.:._ --:-� - _ ::-_� _--: -=-:__:_j[ -- Co�tr.uc�ión 
184.� Reubicacion de valvuia de agua -D�� X03 - �e C JI �e!io __, 14_.ilías _jL,___ No satlsfecllo
��bi�a_ción �e G�;;�e C - -� --.

. 
..:_

_.

_, ___ --- -- "'====---_ �J Diseño ___ __,r 02 días . :;--- Muy sati�;�ho 
186.00 jiga ;n7on�e RUertacortafue�Toili,c-- ���--�---� _ -� - --.:ir:= Diseño -------., - 06 días ___fL No s�eó� 
Í 8�� y s�t�mo de-NC para-c";ntr� de'io�do ===== _ J .. Direño ,r--- 05 días Salisf� 
IB8.00 Tubería de'":,e�o�avulc de agua, redocien edificio "C� =""="=====-= --�-:=JC _ Diseño '�=="' 34 días 

-
No satisfecho

l 89 . .QQ_.6S.9..bado de techo del l ºnivel en _easillo de torre A _ ____ _ --_-- --JC: _- Diseño _ --:JL.� �
w 

No satisfecho 
i'90.oo Reubic�e punto de· therma edificio A ·- -------::-� � 

,� :-JC - C-onstrucción __:]f 09 días -- - No satisfecho 
191 .00 Sistema de succion de la piscina _...,.....,... .... ..,.. __ ..::.:-::: :)C Construcción-- =:)[_ 24 días -----;,--- No satisfecho 
192ID Extractor de aire en torre A- Corte en barcrndaen de e;;alera enlorre ¡.:- ,¡ �º- f .. --- 09 días 11 No satisfecho 
- Difere�cias con7n�i���� -====- - • IC Dis�o - ,t.==- 'o� - �ti� 
!_9¡-�-�il Y2Zd�l�ic_i<lc---=--=-------=-�--- _____ . _][ __ -Diseño __ ==.Je= 06días ,- No satisfecho 
195.00 DCctoy lum¡;;Qñas e-;;;;greso --edificio A --- -- ,:_ ,- •··· - -�- � - · • "1 ;JL]:.� ·:� Diseño-- - - !1 . ---.� - _JJ dios,.. _ ___JL..:.._: No s��"itecho
196,:QQ ... u�ca_c_i6_n_d_e_th_e_rm_ayj?v��or2,e1-1 el 3.er niv�e.,!�e c _�_-,, __ -... -.,_-=-�-_...;. __ � __ � __ Je..::;,- __ D�ño ·- -�=�Jl

,_

_, __ , -·ú días- �� -No sat_Ísf_-e_c_h_o
197.00 �'sCmid;,.os-én bafi;s - . - -

- -·· 
,. ,. :. �� ,, .. 'f'C." .. l,

r
;,-:: Construcción� -:-· -ir- - Oidías __ � -_ .. -_j[_ __ ��Y,sati;t"�
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198.00 
199.00 
200.00 

201.00 

202.00 

203.00 
204.00 
205.00 
206.00 
207.00 
208.00 
209.00 
210.00 
211.00 
212.00 
213.00 
214.00 
215.00 
216.00 
217.00 
218.00 
219.00 
220.00 
221.00 

CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
"CONDOMINIO UNICO" 

Descripción 

Recorrido de desague en l<itchenette 
Mocheta en ingreso puerta p-11 edif.A 
Altura de cisterna edif. D y camara de compensación de piscina 
Cerramiento en salida de dueto de basura edificio B y cerramiento en escalera 1 er piso. 

Jardinería esquina torre B. piso debajo escalera torre "/\' 

Montante M-05 torre C. Ventanas V-07, V-08 
Escalera de ingreso al cuarto de maquinas edificio 
Muro en 1 º nivel - Torre C - Baños comunes 
detone de reja del dpto 105 del edificio b 
Detalles de carpintería metalica en cisternas 
Colocacion de tapajunta entre �entro de lavado y vereda exterior 
Tabiql!eria en SS HH de oreas comunes - Torre A 
Altura de mampara M-13 
Barandas de escalera - Torre C 
Reubicacion de punto de luz en vestibulo - Torre B 
Pintura en parapetos de azotea· Torres A. B. C y D 
Estacionamientos interiores 
Puesta a tierra del tablero t--cin 
Dimensión de mampara M - 4 en torre D 
Refuerzo en muro por pasese de extraccion de humo 
Red de desague en platea - Torre D 
Detalle de losa de estacionamiento 
Reubicado� de pase ACI y dueto de extracion de humo - Torre C 
R_eubicacion de concentradores, comunicaciones, pedestal intercomunicadores • Varios
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Clasificación Tiempo de respuesta a RFI 

Diseño 05 días 

Construcción 05 días 

Diseño 12 días 

Construcción 09 días 

Diseño 36 días 

Diseño 25 días 

Diseño 07 días 

Diseño 04 días 

Diseño 18 días 

Diseño 05 días 

Diseño 24 días 

Diseño 18 días 

Diseño 06 días 

Construcción 05 días 

Diseño 03 días 

Diseño 04 días 

Diseño 10 días 

Diseño 10 días 

Diseño 13 días 

Diseño 26 días 

Diseño 24días 

Diseño 09 días 

Diseño 08 días 

Diseño 08 días 

Satisfacción del Tiempo de 
Respuesta del proceso 

Satisfecho 

Satisfecho 

No satisfecho 

No satisfecho 

No satisfecho 

No satisfecho 

No satisfecho 

Muy satisfecho 

No satisfecho 

Satisfecho 

No satisfecho 

No satisfecho 

No satisfecho 

Satisfecho 

Muy sattsfecho 

Muy sattsfecho 

No sattsfecho 

No sattsfecho 

No satisfecho 

No satisfecho 

No satisfecho 

No satisfecho 

No satisfecho 

No satisfecho 



Anexo Nº 06 Control de Órdenes de Cambio 
"Condominio UNICO" (02) 



CONTROL DE ORDeNES DE CAMBIO 

"CONDOMINIO UNICO" 

Orden de cambio Descripción 

· OC - 01 REY 00 ,¡Trabajos Qara la ameliación de carga
1 OC - 02 REV 08 J[Eiscina de condominio 

oc:' 03 REY 08 �;N;o"dificaciones de Qlanos finales 
1. OC - 04 R;Y 04 ltcambio en fachada (forrajeo y S olagueo)

OC ::"osREVOO° Modi&aciones en baranda de terraz� 
1 OC - o� gEY 01 · ·  )[Modificaciones en parae_etos 

OC - 07 REV 00 'cambio �o d-;-madera del contr; zóc�· 
1 OC - 08 REY 02 llt,mi:11iación de P._latee 

-.oc-:09REYoTl 'circ"ü1'f osde iv y TEadTcióñaÍes

L OC - 1 O REY 02 ]lSumideros en duetos 
OC- lÍ REY 00- Grui:1o�electrógeno 

l OC - 12 REY 00 l�uctos de extracción de humos-columnas puerta metálica 
r- - -· -· .,_.,,.,_ ------- - _ _.. ·---oc - 13 REV 02 _Ajuste de dimensión de muro - Edificio B 
1 OC- 14 REY 00 liVARIOS (RFI 48, 63 y 98)
-- ..... - --

-- ____..._...,._,.. ,._ 
OC - 15 REY 01 Incompatibilidad en Estruc. - Loso"/\' 

L OC - 16 REY O 1 11Modificación en jardines

Jl 

11 

il 

l 

.,

Tipo 

Construcción 
Diseño 
Diseño 
Diseño 

�--

Diseño 
Diseño 
,:._ 

Diseño 
Diseño 
Diseño 
-

Diseño 
Construcción 
� -

Diseño 
,... ---"fl

Diseño 
Diseño 
Diseño 
Diseño 

Estado 

�abada 
�abada 
.óE_robada 
te,rQb.ada 
tí?_roboda 
t,Qrobada 

tí?_robada 
�robada- _. ...... ,,.. 

�robada
tí?_robada
�robada
te_rooada�-
Aprobada
Aprobada
Aprobado
Aprobada

S/. 
S/. 
S/. 

·rg
S/.
S/.
S/ .. .__ 

J[E 

Jlll 

1m; 
"JI-

11�-
S/. 
SI. 

�-
S/. 
S/ . 

Monto 
(sin IGV) 

124.181 

174, 153.61J ·-
122,598.00 
92,728. 1'9 J 
10,032.86_. 

213.70J 
39,341.23 
2,626.67J 

�90,554.07J 
5,437.99j 

23,632.53 
57,912.60j 

250.71 
9,JOl.69J 

478.85 

•"ll' - - e,., r;"'- .. ...i:- ----- -· �---�-��-

-�:--·-;;::·��_][
�-'111111· = 

29,071.81J 
1,280.77 oc - 17 REY 01 Cerámico adicional en cocino · 

_i 
· 

1 OC - 18 REY 01 l[ubo adicional en escalera de edificio B 
Diseño ---
Diseño 

Aprobada 
�robada

-Óc .:'i9REV Ó3 � Fols2i'� c�lumnas paro tuberías de ventilación/ Modifi;acionetascensores " - - -
__ ...,._ --

Diseño --Jl.� Aprobada 
1 OC - 20 REY 02 l[Reubicac;ión de punto de l.uz emergencia y alumbrado en vestíbulo B 
[2f - 21REY�oo-· '.�odificoé�n �en ma"rnpa;�M-5 frCbu�r�c&d - �I ;ªiS2nof =--e�&� 
1 OC - 22 REY 03 )[Codo eA desagüe del lavadero de cocina A - B 

. . - -� - � - � 
- --- . ·_1'TJ!'·�=·='li,"T').F � Y::J · OC - 23 REY 02 Colocación de estores en las torres A. C y D ... , ,°3';.'-:'��,. Ii'�•:1;"'· ·.•;•,f•xll"\-1;P 

OC - 24 REY 01 I ITarraj�Q._Y_i:?:intura en duetos de basura
OC - 25 REV 02 Colocación de dfMall en losa de recepciones 

,-:.� ----A'-,.&:.,.:, �.,11• ' · '- r����-----,_
OC - 26 REY 03 Ir.Armado e instalación de muebles de baño 
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Diseño 11 P.-Probada 
oiseño :.Jr-�,.- . terobad9 
Diseño 11 Aprobada 
Di;��; :'P!i -- Aprobada 

. _ ____, . 

Diseño 
-

Qiseño_ 
Diseño 

El.· 

-- Y· 
S/. 

S/. 
�r� .,...,. .r.· ·- ,-=--- ··-

S/. 

S/. 

·""'' si. -

1,887.48J 
55,444.71 
1,410.Slj 

25,638.40 
1;848.39j 

158,547.15 



CONTROL DE ORDENES DE CAMBIO 

"CONDOMINIO UNICO" 

Orden de cambio Descripción 

· OC - 27 REY 02 Puntos eléctricos en estacionamientos

Total 

Página 2 de 2 

Tipo 

Diseño 

Estado 

. Aprobada 

Monto 

(sin IGV) 

Aprobada S/. 290.17 
,;-1: l�A��;\¾,4:-.;t\��0-,��mF�--i.ef.,"'.;;-i� �An,� . _, ... ,, -�---·· ·_ .. . nrr.:'I � cw� �'? �/·.•·&� .·. , · . . , ,-� . %�?.Y"''ef"j:'-f\}�,t:, 

S/. 1,554,438.97 



Anexo Nº 07 Listado de Observaciones de 

compatibilización "Condominio CIUDAD VERDE" (30) 



001 ARQ 001 
002 ARQ 001 
003 ARQ 001 
004 ARQ 001 
005 ARQ ,002 
006 ARQ 002 
007 ARQ 002 
008 ARQ 003 
009 ARQ 004 

010 ARQ 005 
011 ARQ 006 
012 ARQ 006 
013 ARQ 006 

014 ARQ 006 
015 ARQ 006 

016 ARQ 006 
017 ARQ 006 
018 ARQ 006 
019 ARQ 006 
020 ARQ 006 
021 ARQ 006 
022 ARQ 006 

023 ARQ 007 
024 ARQ 007 
025 ARQ 007 
026 ARQ 007 
027 ARQ 008 

028 ARQ 008 

029 ARQ 008 
030 ARQ 009 
031 ARQ 009 

032 ARQ 010 
033 ARQ 010 
034 ARQ 011 
035 ARQ 011 
036 ARQ 012 
037 ARQ 012 
038 ARQ 013 
039 ARQ 013 
0-40 ARQ 014 
041 ARQ 015 
042 ARQ 016 
043 ARQ 017 
044 ARQ 018 
045 ARQ 019 
046 ARQ 020 
047 ARQ 021 
048 ARQ 022 

049 ARQ 022 
050 ARQ 023 
051 ARQ 023 
052 ARQ 024 

LÍSTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

De ocverdo ol plono de estrucllxo lo venfono tiene nuA correrse. 
De ocuerdo ol clono de estruchxa la ventano tiene que correrse. 
De ocuerdo al plono de estructu-a la ventana tiene aue correrse. 
De acuerdo al clono de estructu-a la ventano tiene que correrse. 
De ocuerdo ol plano de estructu-a. deberia ser mu-os de olba�ileria 
De ocuerdo al plano de estructlXO. deberla ser mu-os de albal'lileria 
De ocverdo al clono de estructu-a, deberia ser mu-os de alballilerla 
La vereda tiene N PT + 1.90 y +2.-40. indicar si ira aradas o la oendiente aue tendró. 
Adicionar columnas de acuerdo ol clono estructu-al 
Se recomienda elevar la oltu-a de la molla oaa evita occidentes con los dennrtamentos cercanos. 
Seaún los cienos de detalle. NO hay mueble de melamine en ese frente de la cocina. 
Según los planos de detalle, NO hav mueble de melamine en ese frente de la cocino. 
Seaún los planas de detalle. NO hay mueble de melamine en ese frente de la cocina. 
Según los planos de detalle, NO hnv mueble de melamine en ese frente de la cocino. 
Seaún los planos de detalle. NO hay mueble de melamine en ese frente de la cocino. 
Según los planos de detalle. NO hay mueble de melamine en ese frente de la cocina. 
Seaún los etanos de detalle. NO hay mueble de melamine en ese frente de la cocino. 
Según los planos de detalle, NO hay mueble de melamine en ese frente de la cocina. 
Seaún los alanos de detalle, NO hay mueble de melamine en ese frente de la cocina. 
Seaún los planos de detalle. NO hay mueble de melamine en ese frente de la cocino. 
Seaún los alanos de detalle. NO hav mueble de melamine en ese frente de la cocino. 
Seaún los planos de detalle, NO hay mueble de melamine en ese frente de la cocino. 
Correair texto de tioo de inodoro a coloca en los baoos de dennrtamentos. Debe ir: INODORO COMPAC. 
Corregir texto de tico de inodoro a coloca en los baoos de deoartamentos. Debe ir: INODORO COMPAC. 
Correair texto de tico de inodoro a colocar en los baoos de deoartamentos. Debe ir: INODORO COMPAC. 
Correair texto de tioo de inodoro a colocar en los baoos de dennrtamentos. Debe ir: INODORO COMPAC. 
En el sadinel de la ducha. se recomienda coloca las boldosos de cerámico en 25 x 30 cm. lndica1o de eso manero en el detone. 
En el sardinel de la ducha. se recomienda colocar las baldosas de cerámico en 25 x 30 cm. lndica1o de eso manero en el detalle. 
En el sadinel de la ducha, se recomienda colocar las baldoso, de cerámico en 25 x 30 cm. lndlca1o de esa manera en el detalle. 
Se recomienda reubicar el interruptor en el mu-o del sentido conlrario al de aoertu-a de la puerta. 
Se recomienda reubica el interruator en el mu-o del sentido contrario al de aoertu-a de la ouerta. 
Reubicar el tablero eléctrico del decortamento en el mu-o que lo indica el plano de I IEE. 
Reubicar el tablero eléctrico del dennrtamento en el mu-o ave lo indico el olono de IIEE. 
En las cocinas de los de.-vviomentos: •B mu-o oosterior al mueble baio es enchaoado en melominei 
En las cocinas de los decortamentos: �B mu-o costerior ol mueble baio es enchaoodo e� melaminei 
La "'..na P8 en el detalle indica un ancha de : O.SO m. oero en olano oenerol y cuadro de vanos indico 0.90 m. 
Lo !'>U<'!rfO P8 en el detalle de cuertos indico un ancho de : 0.80 m, oero en clono en l /75. olano de detalle de MINIMARKET v cuadro de vonos indico 0.90 m. 
Se recomiendo oue la altura de la llave térmico esté o una altu-o menor o lo indicado en el olono de detalle. Suaerencio h= 1.50 m. 
Se recomiendo que lo oltu-o de lo llave térmico esté o una altu-o menor o lo indicado en el clona de detalle. Suaerencio h= 1.50 m. 
En el centro de lavado. el cuadro de acabados indico cerámico orecia hueso 30x30. oero el detalle indica arenilla gris. 
En la auarderia. el cuadro de ocabados indica cerámico 45 x 45. cero el detalle indica vinilico de 3.2 mm. 
Seaún el detalle, el centro de lavado no oresenta contraz6colo. oero el cuadro de ocabodos indica contraz6calo de cerámico. 
Seaún el detolle. el centro de lavado oresenta zócalo de cerámico arenilla oris H= 1.90 m. cero el cuadro de ocobodos no lo indico. 
Seoún el detalle. el centro de lavodo oresento los mu-os con pintu-o tico óleo color blonco. cero el cuodro de ocabados no lo Indico. 
Seaún el detalle, lo auarderia oresento conlraz6colo vinílico oisoook. oero el cuadro de acabados no lo indico. 
No se indico tioos de luminarios o utiliza en el centro de lavado. 
No se indico tioo de luminaria o utilizar en ouarderio. 
Debe decir ··campanillo de timbre", en luaor de 'TIMBRE" 
Debe decir ··campanillo de t:mbre", en luaar de 'TIMBRE" 
Colocor coto oue indioue lo altu-o de lo ubicación de lo campanillo de timbre en lo cocino. 
Colocar cota ave indiaue la altu-a de la ubicación de la campanilla de timbre en la cocino. 
Qué reoresenta lo orovección indicado en lo Diento del Dlono de detollei 
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D-11 Detalle cocinas 
D-12 Detalle cocinas 
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A-$3 Cuadro de acobados 
A.a3 Cuadro de acabados 
A-$3 Cuadro de ocobodos 
A.a3 Cuadro de ocobodos 
A-$3 Cuadro de ocobodos 
D-31 Cuadro de ocobodos 
D-31 Cuadro de acabados 
D-11 Cocinas de departamentos 
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LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

Ocscr1pc1on 

Qué re=sento lo crovección Indicado en lo olonto del olono de detallei 
En los cocinas del l er nivel, lo tubería de desaaOe no va en "zócalo sanitario" 
Recresentar el "zócalo sanitario" en los olontos de los detalles de cocino. 
El "zócolo sanitario" nariudico lo correcto instalación v uso de lo lavadora. 
Representar el "zócalo sanitario" en los cortes de lo cocino. 
Modificar Jo altl.Ko del cerco rv>rimetrico de acuerdo o los Dianas de detalle de c01pinlerio metolico. 
B alfeizar es de 7 cm. B proveedor no recomiendo este e"""'sor oao olfeiZ01es 
El alfeizar es de 7 cm. El croveedor no recomiendo este e=sor oao alfeizares 
Seoún los Dianas de detalle lo coberll.KO sol v sombro no presento pelicorbonoto. 
B cuadro de acabados indico piso de cerómica 45JC45 pao el HAU/PASILLOS de todos los niveles. �n emboroo el detalle Indico piso cerómico CEMENTO BEIGE �X�. 
B cuadro de acabados indico oiso de cerómico 4Sx45 pao los PASADIZOS DE ÁREAS COMUNES. �n embargo el detalle indico piso cerómlco CEMENTO BEIGE 40X� cm. 
B a,odro de ocobados indico"'"' cerómico oiedro Ido aris oao el ÁREA DE PARRILLA. �n embarco el detalle indico oiso cerómico CEMENTO BEIGE 40X� cm. 
Seoún el detalle. el MINIMARKET cresento los mi.Kas con pintl.Ko tipe óleo color blanco. pero el cuadro de acabados no lo Indico de eso manero. 
Seoún el detalle. lo TERRAZA 0B. MINIMARKET cresento el oiso de ADOQUINES DE CONCRETO, cero el cuadro de acabados indico cerómico PIEDRA WA GRIS. 
Se recomiendo colocar los tomocorrientes o uno ol11.Ko mnvor (h=l .10 mi vio croteoerlos DOIO seoC<idad de los nil\os. 
Se recomiendo colocar los tomocorrientes o uno alll.KO movor fh= 1.10 mi v/o croteoerlos ooro seoC<idad de los nil\os. 
séoún et detalle. to SALA DE PROYECCIONES cresento piso VINILICO LAMIPAK 3.2 mm. cero et cuadro de acabados no lo indico. 
Seoún el detalle, los CASETAS DE CONTROL cresento oiso CERÁMICO GRANILLA GRIS. cero el cuadro de acabados Indico modelo GRECIA HUESO. 
Se recomiendo coloca los puntos de tomoconientes en los cortes del oJono de detalle, Indicando lo altura. 
Se recomiendo colocar los ountos de tomocorrientes en los cortes del olono de detalle. indicando lo altura. 
Se recomiendo coloca los ountos de tomocorrientes en los corles del Diana de detalle. indicando lo olt<Xo. 
Se recomiendo coloca los puntos de tomacorrientes en los cortes del olono de detalle. indicando lo altl.Ko. 
Se recomiendo coloca tos ountos de tomacorrientes en los corles del Diana de detalle. indicando lo olt<Xo. 
Los Zonas de Porrillo presentan contrazócaloi. falto indicarlo en los cortes. 
Los Zonas de Panilla presentan contraz6coloi. falto indicarlo en los cortes. 
«nAcificor el tioo de luminaria a utilizar en este ambiente. 
F<r>f>cificor el tioo de luminaria a utilizar en este ambiente. 
F<=cificor el tioo de luminaria o utiliza en este ambiente. 
Esoecificor el tioo de luminaria o utiliza en este ambiente. 
"'""'cificor el lioo de luminaria o utilizar en este ambiente. 
E<r>i,cificor el tiPO de luminaria a utiliza en este ambiente. 
Esoecificar el tioo de luminaria a utilizar en este ambiente. 
Especifica el tioo de luminaria o utiliza en este ambiente. 
Escecificor el lioo de luminaria o utilizar en este ambiente. 
Esoecificor el tioo de luminaria o utilizar en este ambiente. 
Esoecificor el tioo de luminaria o utiliza en este ambiente. 
Seoún el Diana de detalle lo mom[)(](o M-5 del MINIMARKET presento un ancho menor. 
B cuadro de acabados no indico el ANCHO correcto de lo momD010 M-5 del MINIMARKET. 
B Diana de detalle de momooros no indico et ANCHO correcto de lo momeara M-5 del MINIMARKET. 
B Diana de detalle de mamooros no indico Jo mamD010 M-6 del MINIMARKET 
Lo ventano V-11 presento un ancho e 1.67 m. cero et detalle de este vano indica un ancho de 1.80 m. 
Lo ventano V-11 cresento un ancho e 1.67 m. cero el detalle de este vano indico un ancho de 1.80 m. 
Debe decir "CORTE 2-Z', en fUOCY de "CORTE 3-3". 
Debe decir "M 13". en Juaa de "M 1 ,. 
Debe decir 7 en la lineo de corte. en tuoar de ·1 •. 
Lo ubicación de los hoios en lo mamooro no es lo correcto. 
Debe dec� "Vl 9", en lugor de "V'lfJ'. 
Debe decir ·v 19". en luoor de 'V'lfJ'. 
Enel CUADRO DE VANOS debe decir Que el ancho de lo momooro M13 es "4.14 m·. en tuaor de "4.17 m", va"'� los olanos de detalles� to indican. 
B plano de detalle de MAMPARAS debería Indica un ancho de lo mamparo M 14 de ''2.63 m", en tuga de" 2.65 m", yo que tonto los pionas de detalle del ambiente como el 
cuadro de vanos indican 2.63 m. 
Debe indicar oue el ancho de lo mom[)(](O M 11 es "2.32 m". tal coma lo indico el detalle del ambiente. en luoar de "2.30 m· 

Página 2 de 30 

Lom,no Rcfcn:nc10 
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LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

Debe indicar aue el ancho de la mampaa M 11 es "2.32 m", tal coma lo indica el detaUe del ambiente. en I• � de "2.30 m" 
Debe indicar aue el ancho de la venlona V 19 es "4.8ó m·. tal como lo indican los Planas de detalle. en luaat de "4.85 m". 
En el Plano 1/75. indicar los muebles de conaeto /mesa v bancasl hechos en ob(a en el Salón GolXmet 2. 
En el Plano 1/75. reubicar la momooro de lnoreso M9 de acuerdo a lo indicado en el Piona de detalle del Glmna�o I er oiso Y mezoninne. 
En el Plano 1/75. se debe cerrar el vano lateral a la no..rla de lnareso. de acuerdo a lo oue Indicado cor el Plano de delalle del Gimnasio tmezanimel. 
ReviSat la medido del ancho del vano VlS. 
Revisar la medido del ancho del vano V 1 S. 
Revisar lo medida del ancho del vana V 15. 
8 cuadro de vanas. debe indieat que el ancho de lo ventana V 16 es de" 4.96 m·. tal como lo indico el detalle del ambiente v el Plano en 1 /75, y el delolle de ventanos. 
Ubicat el mu-o en el ombienle de acuerdo al clono de delalle del Gimna•o /0-421. 
Correair el esoesor del mu-o de acuerdo al Plano de detalle del Gimna�o 10-421. 
En el Plano de detalle del Gimnasio debe indieat"CORTE 3-3 ", en lugat de "CORTE +4", 
En el clona de detone del Gimnasio debe indicar"CORTE +4 •• en luaar de "CORTE 3-3". 
Correair la banco de conaeto hecha en ob(a de acuerdo o lo indicado en el Plano de delolle de lo Zona de Porrillas 1. 
Los ountos de tomacorrientes no fio<Kan en el corte. 
La ouerta P 11 no fia<Ka en el cuadro de vanos. 
Reoresenta lo canaleto del "'"' del cuarto de bombas. de acuerdo al Piona de IISS. 
ReD<esentor la escalera del sótano : c�temas y cuarto de bombas. 
Correoir. NPT dice -1.60. de acuerdo a los Planos de Planta de orauitecl<Ko. estrucl<Ka. IISS. el fondo de la cisterna es -1.6Sm 
Cuadro de acabados indico aross artificial en lasa mullidennrlivo. •n embarco los detalles indican aass natu-al. Cuól es el acabado correcto de esto óreo. 
Cuadro de acabados indica aross artificial en Jordin de nillos. �n embarco los detalles indica Piso cintado calor verde cancha. Cuól es el acabado correcto de esfa órea. 
No se colocaá taooiunta en el encuentro de los pisos de los departamentos 
No se colocaró taoaiunta en el encuentro de los oisos de los denmamentos 
No se calocaó taooiunla en el encuentro de los "'"'S de los de.-vvtamentos 
No se colocaó taoaiunta en el encuentra de las Pisos de las denmamentos 
No se colocará taooiunta en el encuentro de los oisos de las de�"amenlas 
Na se colocaó taoaiunta en el encuentro de los Pisos de los dennrtomentos 
No se colocaó laooiunta en el encuentro de los pisos de los deoartamentos 
Correair las medidas de la ,,....,¡a PS en el CUADRO DE VANOS. va aue no corresoonde con las no"' indica el clono. 
Correair las medidas de la ouerta PS en el CUADRO DE V ANOS. ya oue no corresoonde con las oue indica el Piona. 
Correair las medidas de la ouerta PS en el CUADRO DE VANOS. va aue no corresoonde con las aue indica el clono. 
Corregir tas medidas de la ouena PS en el CUADRO DE V ANOS. ya oue no corresoonde con las""" indica el Plano. 
Correa ir las medidas de la ouerta PS en el CUADRO DE V ANOS. va"'"' no corresoonde con las aue indica el Plano. 
Correa ir las medidas de la ouarta PS en el CUADRO DE V ANOS. va""" no corresoonde con las no"' indica el Plano. 
Correair las medidas de la ouerta PS en el CUADRO DE V ANOS. va aue no corresoonde con las ave indica el Plano. 
Correair tas medidas de la ouena PS en el CUADRO DE VANOS. vaº"" no corresoonde con las aue indica el Plano. 
Correair las medidas de la ouerta PS en el CUADRO DE V ANOS. va no"' no corresoonde con las aue indica el clono. 
Correair las medidas de la nuerta PS en el CUADRO DE V ANOS. va"'"' no corremonde con las aue indica el Plano. 
Correair las medidas de la ouerta PS en el CUADRO DE V ANOS. vaº"" no corresoonde can las no"' indica el clono. 
Correair las medidas de la °'"'rta PS en el CUADRO DE V ANOS, va aue no corresoonde con las oue indica el plano. .. 

Correair las medidas de la ouerta PS en el CUADRO DE VANOS. ya aue no corresoonde con las"'"' indica et plano. 
Correoir las medidas de la ouerta PS en el CUADRO DE V ANOS. va aue no corresoonde con los aue Indica et clono. 
Correair las medidas de la "'"'rta PS en el CUADRO DE V ANOS, va no"' no corre•�nde con las aue indica el plono. 
Correair las medidas de la nuerta PS en et CUADRO DE V ANOS. va aue no corresoonde con las """ indica el plano. 
Correail las medidas de la ouerta PS en el CUADRO DE V ANOS. va aue no corresoonde con las no"' indica el clono. 
Correair las medidas de la ouerta PS en el CUADRO DE V ANOS. va "' "' no corresoonde con las aue indica el piona, 
Correair tas medidas de la ouerta PS en el CUADRO DE V ANOS. va"'"' no corre<nnnde con tas aue indica et clona. 
Correair tas medidas de la ouerta PS en el CUADRO DE VANOS, va aue no corresoonde can tas que indica et plano. 
Correair las medidas de la ouerta PS en et CUADRO DE V ANOS. va aue no corresoonde con las"'"' indica el clono. 
Corregir tas medidas de lo ouerta PS en el CUADRO DE V ANOS. va"'"' no corresoonde con las oue indica el clono. 
Correair las medidas de la ouerta PS en el CUADRO DE V ANOS. ya oue no corresoonde con las aue indica el plano. 
Corregir las medidas de la puerta PS en el CUADRO DE V ANOS, ya que no correspande con las aue indica el plano. 
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Edificio Íveas Comunes 2do v 3er piso 
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Detalle oisos departamenlos • 9 oisos 
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Detalle pisos deoartamentos. 9 pisos 
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Edificio C • Planta 6° a 9" Piso v Techos 
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Edificio o - Planta 4° v s• Piso 
Edificio O - Planta 6° a 9" Pisa y Techos 
Edificio E· Planta 1• Piso 
Edificio E- Planta 2' v 3• Piso 
Edificio E - Planta 4' v s• Piso 
Edificio E - Planta 6° a 9" Piso v Techos 
Edificio F - Planta t• Piso 
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LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDF' 

CO<Tea� los medidos de lo ouerto P5 en el CUADRO DE VANOS, yo oue no corresp0nde con los oue indico el plano. 
C0<reair los medidos de lo ouerto P5 en el CUADRO DE V ANOS. van."' no c0<resoonde con los oue Indico el olono. 
C0<reoir los medidos de lo "'"'"º P5 en el CUADRO DE VANOS. yo oue no corresp0nde con los oue indico el plano. 
C0<reoir los medidos de lo PVerl0 P5 en el CUADRO DE V ANOS, va oue no c0<resoonde con los nuA indico el olono. 
C0<reoir los medidos de lo"'"'"º P5 en el CUADRO DE VANOS, yo oue no c0<resp0nde con losaue Indico el olono. 
C0<reoir los medidos de lo DUerlo P5 en el CUADRO DE V ANOS, va "'"' no corresoonde con los oue indico el olono. 
C0<reoir los medidos de lo"'"'"º PS en el CUADRO DE V ANOS, yo oue no c0<resp0nde con los oue indico el olono. 
C0<reoir los medidos de lo puerto P5 en el CUADRO DE V ANOS, va"'"' no c0<resoonde con los oue indico el olono. 
C0<reoir los medidos de lo nuerto P5 en el CUADRO DE V ANOS, yo""" no c0<resp0nde con los aue Indico el plano. 
C0<reoir los medidos de lo DUerlo P5 en el CUADRO DE V ANOS, yo oue no corresoonde con los"'"' Indico el olono. 
C0<reoir los medidos de lo"' _.o P5 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no corresoonde con los oue Indico el Diana. 
C0<reoir los medidos de lo no IArlo P5 en el CUADRO DE V ANOS. yo oue no c0<remande con los oue Indico el plano. 
Correoir los medidos de lo nuerto P5 en el CUADRO DE V ANOS, vo oue no corresnnnr<e con los"'"' Indico el olono. 
Correair los medidos de lo "'IArlo P5 en el CUADRO DE V ANOS, YO oue no corresoonde con los""" Indico el olono. 
Correoir los medidos de loº"""º P5 en el CUADRO DE V ANOS. yo aue no corresp0nde con los oue indico el plano. 
Correoir los medidos de lo ouerto P5 en el CUADRO DE V ANOS, vo oue no corresoonde con los oue indico el olono, 
Correa ir los medidos de lo nuerto P5 en el CUADRO DE V ANOS, yo oue no corresp0nde con los oue indico el plano. 
Correoir los medidos de lo ouerto P5 en el CUADRO DE VANOS, vo oue no corresoonde con los"'"' Indico el olono. 
Correoir los medidos de lo "'"'"º P5 en el CUADRO DE V ANOS, yo aue no corresoonde con los aue Indico el piona. 
Correoir los medidos de lo "'"'"º P5 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no corresoonde con los"'"' indico el olono. 
Correair los medidos de lo ouerto P5 en el CUADRO DE V ANOS. yo oue no corresp0nde con los oue indico el plano. 
Correalr los medidos de lo ouerto P5 en el CUADRO DE V ANOS, va oue no corresoonde con los oue indico el piona. 
Correair los medidos de lo "'...,.o P5 en el CUADRO DE V ANOS, va"'"' no corresoonde con los"' .. indico el olono. 
Correoir los medidos de lo ouerto P5 en el CUADRO DE V ANOS. yo Que no corresp0nde con los aue indico el piona. 
Correoir los medidos de lo n. lArlo P5 en el CUADRO DE V ANOS, YO oue no corresoonde con los"'"' indico el olono. 
Corregir los medidos de lo ouerto P5 en el CUADRO DE V ANOS, yo aue no corresoonde con los aue indico el piona. 
Correoir los medidos de lo no IArlo P5 en el CUADRO DE V ANOS. YO oue no corresoonde con los oue indico el olono. 
Correair los medidos de lo"' OArio P5 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no corresoonde con los oue indico el olono. 
Correoir los medidos de lo 0<1Arlo P5 en el CUADRO DE VANOS, yo oue no corremnnde con los""" indico el olono, 
Correoir los medidos de lo "'IArlo P5 en el CUADRO DE V ANOS, va oue no corresoonde con los"'"' indico el olono. 
Correoir los medidos de lo DUerto P5 en el CUADRO DE V ANOS, yo oue no corresp0nde con los""" indico el olono. 
Correoir los medidos de lo "'_.o P5 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no corresoonde con los aue indico el plano. 
Correoir los medidos de la ouerto P5 en el CUADRO DE VANOS. yo"'"' no cooesoonde con los"'"' Indico el olono. 
Correoir los medidos de lo ouerto P5 en el CUADRO DE VANOS. yo oue no cooesp0nde con los oue indico el plano. 
Cooeoir los medidos de lo "'"'"º P5 en el CUADRO DE V ANOS. yo oue no corresoonde c,on los oue indico el olono. 
Cooeoir los medidos de lo "'IArlo P5 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no corresoonde con los oue indico el plano. 
Correoir los medidos de lo nuerto P5 en el CUADRO DE VANOS, yo aue no corresoonde con los oue índico el olono. 
Los rec,resentociones de los momooros 1-A v 1-8 son iouoles. 
Revisar los medidos del vano M-02 I PLANTA v CUADRO DE V ANOS). 
Revisor los medidos del vano M-02 f PLANTA y CUADRO DE V ANOSI. 
Revisor los medidos del vano M-02 1 PLANTA v CUADRO DE V ANOSI. 
Revisor los medidos del vano M-02 I PLANTA y CUADRO DE V ANOS). 
Revisar las medidas del vano M-02 ( PLANTA y CUADRO DE V ANOSI. 
Revisor las medidas del vana M-02 I PLANTA v CUADRO DE V ANOSI. 
Revisar las medidas del vano M-02 1 PLANTA y CUADRO DE V ANOS). 
Revisor los medidas del vano M-02 f PLANTA V CUADRO DE V ANOSI. 
Revisor las medidas del vano M-02 I PLANTA y CUADRO DE V ANOSI. 

Revisor las medidos del vano M-02 f PLANTA v CUADRO DE VANOS!. 

Revisarlos medidas del vano M-02 1 PLANTA Y CUADRO DE VANOS!. 
Revisor los medidos del vano M-02 1 PLANTA v CUADRO DE VANOSI. 
Revisor los medidas del vano M-02 1 PLANTA y CUADRO DE VANOS). 
Revisor los medidas del vano M-02 1 PLANTA y CUADRO DE VANOS). 
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A-31 
A-3-4 
A-35 
A-36 
A-37 
A-40 
A-41 
A-42 
A-43 
A-44 
A-45 
A-46 
A-47 
A-50 
A-51 
A-52 
A-53 
A-54 
A-55 
A-56 
A-57 
A-59 
A-60 
A-61 
A-62 
A-63 
A-64 
A-65 
A-66 
A-69 
A-70 
A-71 
A-72 
A-73 
A-74 
A-75 
A-76 
0-17 
A-<>I 

.. , - A-02 
A-03 
A-04 
A-05 
A-08 
A-09 
A-10 
A-11 
A-14 
A-15 
A-16 
A-17 
A-18 

Edificio G -Planto 6° o 9" Piso y Techos 
Edificio H-Planto 1° Piso 
Edificio H -Planto 'Z' y 3° Piso 
Edificio H -Planto 4° v 5° Piso 
Edilicio H- Planto 6° o 9" Piso y Techos 
Edificio 1-Planto 1° Piso 
Edificio 1- Planto 'Z' y 3° Piso 
Edificio 1-Planto 4° y 5° Piso 
Edificio 1-Planto 6º o 9" Piso y Techos 
Edificio J -Planto 1° Piso 
Edificio J -Planto 'Z' Y 3° Piso 
Edificio J - Planto 4° y 5° Piso 
Edificio J- Planto 6º o 9" Piso y Techos 
Edificio K- Planto 1° Piso 
Edificio K - Planto 'Z' y 3° Piso 
Edificio K -Planto 4° y 5° Piso 
Edificio K -Planto 6° o 9" Piso y Techos 
Edilicio L-Planto 1° Piso 
Edificio L-Planto 'Z' y 3° Piso 
Edificio L-Planta 4° y 5° Piso 
Edificio L -Planta de Techos 
Edificio M -Planto 1° Piso 
Edificio M -Planto 'Z' y 3° Piso 
Edilicio M -Planto 4° y 5° Piso 
Edilicio M -Planto de Techos 
Edificio N - Planto 1° Piso 
Edificio N -Planto 'Z' y 3° Piso 
Edificio N -Planto 4º y 5' Piso 
Edificio N -Planto de Techos 
Edificio O -Planto 1° Piso 
Edificio O -Planto 'Z' y 3° Piso 
Edificio O -Planto 4' Y 5' Piso 
Edificio O -Planto de Techos 
Edificio P - Planto 1° Piso 
Edificio P -Planto 'Z' y 3° Piso 
Edificio P -Plonlo 4º v 5° Piso 
Edificio P -Planto de Techos 
Detalle M omooros 
Cisterna -Planto de Sótano 
Edificios A y B -Planta 1° Piso 
Edificios A y B -Planlo 'Z' v 3" Piso 
Edificios A y B -Planto 4° y 5º Piso 
Edificios A y B - Planto 6' a 9" Piso y Techos 
Edificio C - Planto 1° Piso 
Edificio C-Planta 'Z' y 3° Piso 
Edificio C -Planto 4º 

v 5º Piso 
Edificio C -Planto 6º o 9" Piso y Techos 
Edificio D -Planto 1° Piso 
Edificio D -Planto 'Z' v 3" Piso 
Edilicio D -Planto 4° v 5° Piso 
Edilicio D - Planto 6º o 9" Piso y Techos 
Edificio E -Planto 1° Piso 



�208 ARQ 080 
'1f)9 ARQ 080 
210 ARQ 080 
211 ARQ 080 
212 ARQ i 080 
213 ARQ 080 
214 ARQ 080 
215 ARQ 080 
216 ARQ 080 
217 ARQ 080 
218 ARQ 080 
219 ARQ 080 
220 ARQ 080 
221 ARQ 080 
222 ARQ 080 
223 ARQ 080 
224 ARQ 080 
225 ARQ 080 
226 ARQ 080 
227 ARQ 080 
228 ARQ 080 
229 ARQ 080 
230 ARQ 080 
231 ARQ 080 
232 ARQ 080 
233 ARQ 080 
234 ARQ 080 
235 ARQ 080 
236 ARQ 080 
237 ARQ 080 
238 ARQ 080 
239 ARQ 080 
240 ARQ 080 
241 ARQ 080 
242 ARQ 080 
243 ARQ 080 
244 ARQ 080 
245 ARQ 080 
246 ARQ 080 
247 ARQ 080 

248 ARQ 080 
249 ARQ 080 

250 ARQ 080 
251 ARQ 080 
252 ARQ 080 

253 ARQ 080 

254 ARQ 080 
255 ARQ 081 
256 ARQ 081 
257 ARQ 082 
258 ARQ 082 

� ARQ 083 

Revisar los medidos del vono M-02 1 PLANTA v CUADRO DE V ANOSI. 
Revisarlos medidos del vono M-021 PLANTA V CUADRO DE VANOS). 
Revisor los medidos del vono M-02 1 PLANTA v CUADRO DE VANOS!. 
Revisor los medidos del vono M-021 PLANTA y CUADRO DE VANOS). 
Revisor los medidos del vano M-02 1 PLANTA v CUADRO DE VANOS!. 
Revisor los medidos del vono M-02 I PLANTA y CUADRO DE V ANOS!. 
Revisor los medidos del vono M-021 PLANTA v CUADRO DE VANOS!. 
Revisor los medidos del vono M-02 I PLANTA v CUADRO DE V ANOSI. 
Revisar los medidos del vano M-02 1 PLANTA y CUADRO DE V ANOSI. 
Revisor tos medidos del vono M-02 I PLANTA v CUADRO DE V ANOSI. 
Revisor los medidos del vono M-02 1 PLANTA y CUADRO DE V ANOS). 
Revisor los medidos del vono M-02 1 PLANTA v CUADRO DE V ANOSI. 
Revisor los medidos del vano M-02 1 PLANTA v CUADRO DE V ANOSI. 
Revisor los medidos del vono M-02 I PLANTA y CUADRO DE V ANOS). 
Revisor los medidos del vono M-02 1 PLANTA v CUADRO DE VANOS). 
Revisor los medidos del vono M-02 1 PLANTA y CUADRO DE V ANOS). 
Revisor los medidos del vono M-02 1 PLANTA v CUADRO DE V ANOSI. 
Revisor los medidos del vano M-02 1 PLANTA y CUADRO DE V ANOS). 
Revisor los medidos del vano M-021 PLANTA v CUADRO DEVANOSI. 
Revisor los medidos del vono M-02 I PLANTA v CUADRO DE V ANOS). 
Revisor los medidos del vono M-02 1 PLANTA v CUADRO DE VANOSI. 
Revisor los medidos del vono M-02 1 PLANTA v CUADRO DE V ANOSI. 
Revisor los medidos del vono M-02 I PLANTA y CUADRO DE VANOS). 
Revisor los medidos del vono M-02 1 PLANTA v CUADRO DE V ANOSI. 
Revisor los medidos del vono M-02 1 PLANTA v CUADRO DE V ANOSI. 
Revisor los medidos del vano M-02 1 PLANTA y CUADRO DE V ANOSI. 
Revisor los medidos del vano M-02 1 PLANTA v CUADRO DE V ANOSI. 
Revisor los medidos del vano M-02 1 PLANTA y CUADRO DE V ANOSI. 
Revisor los medidos del vano M-02 1 PLANTA v CUADRO DE VANOS!. 
Revisor los medidos del vano M-02 I PLANTA y CUADRO DE VANOS!. 
Revisor los medidos del vano M-02 1 PLANTA v CUADRO DE V ANOS!. 
Revisor los medidos del vano M-021 PLANTA I' CUADRO DE VANOS). 
Revisor los medidos del vano M-021 PLANTA v CUADRO DE V ANOS). 
Revisor los medidos del vano M-02 1 PLANTA y CUADRO DE V ANOSI. 
Revisor los medidos del vano M-021 PLANTA y CUADRO DE VANOS). 
Revisor los medidos del vano M-02 1 PLANTA v CUADRO DE V ANOS!. 
Revisor los medidos del vono M-02 1 PLANTA y CUADRO DE VANOS!. 
Revisor los medidas del vano M-02 1 PLANTA y CUADRO DE VANOS!. 
Revisor los medidos del vano M-021 PLANTA v CUADRO DE VANOS). 
Revisor los medidos del vano M-02 I PLANTA y CUADRO DE V ANOSI. 
Revisor los medidos del vano M-02 1 PLANTA v CUADRO DE V ANOSI. 
Revisor los medidos del vano M-02 1 PLANTA v CUADRO DE VANOS). 
Revisor los medidos del vano M-02 I PLANTA y CUADRO DE VANOS). 
Revisar los medidas del vano M-021 PLANTA v CUADRO DE VANOSI. 
Revisor los medidos del vano M-02 1 PLANTA v CUADRO DE VANOS). 
Revisor los medidos del vano M-02 I PLANTA y CUADRO DE VANOSI. 
Revisor las medidos del vano M-02 1 PLANTA v CUADRO DE VANOS!. 
Revisor los medidos del vano M-03 
Revisor los medidos del vano M-03 
Revisor las medidas del vano M-04 
Revisor las medidos del vano M-04 

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

La mampaa M-1 O presenta uno puerta de dos hojas, pero el detalle indica que presenta uno hoja. 
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A-19 
A-20 
A-21 
A-24 
A-25 
A-26 
A-27 
A-28 
A-29 
A-30 
A-31 
A-34 
A-35 
A-36 
A-37 
A-40 
A-41 
A-42 
A-43 
A-44 
A-45 
A-46 
A-47 
A-50 
A-51 
A-52 
A-53 
A-54 
A-55 
A-56 
A-57 
A-59 
A-60 
A-61 
A-62 
A-63 
A-64 
A-65 
A-66 

... A-69 
A-70 
A-71 
A-72 
A-73 
A-74 
A-75 
A-76 
A-54 
A-54 
A-54 
A-54 
A-79 

Edificio E- Plonto Z' v :i- Piso 
Edificio E - Planto 4º v 5° Piso 
Edificio E - Plonto 6° o 9" Piso y Techos 
Edificio F - Plonto 1° Piso 
Edificio F - Planto Z' y :i- Piso 
Edificio F - Plonto 4° v 5° Piso 
Edificio F - Planto 6° o 9" Piso y Techos 
Edificio G - Plonto 1° Piso 
Edificio G - Planto Z' y :i- Piso 
Edificio G - Plonto 4º v 5" Piso 
Edificio G - Plonto 6° o 9" Piso y Techos 
Edificio H - Plonto 1° Piso 
Edificio H - Plonto Z' y 3° Piso 
Edificio H - Plonto 4• v 5° Piso 
Edificio H - Planto 6º o 9" Piso y Techos 
Edificio 1- Planto t• Piso 
Edificio 1- Planto Z' v 3° Piso 
Edificio 1- Planto 4° v 5° Piso 
Edificio 1- Plonto 6º o 9" Piso y Techos 
Edificio J - Planto 1° Piso 
Edificio J - Planto Z' v :i- Piso 
Edificio J - Planto 4° y 5° Piso 
Edificio J - Planto 6° o 9" Piso v Techos 
Edificio K - Planto 1° Piso 
Edificio K - Planto Z' v :i- Piso 
Edificio K - Planto 4° v 5° Piso 
Edificio K - Planto 6º o 9" Piso y Techos 
Edificio L - Planto 1 • Piso 
Edificio L - Planto Z' y :i- Piso 
Edificio L- Planto 4º v 5º Piso 
Edificio L- Planto de Techos 
Edificio M - Planto 1° Piso 
Edificio M - Planto Z' v 3° Piso 
Edificio M - Planto 4° v 5" Piso 
Edificio M - Planto de Techos 
Edificio N - Planto t• Piso 
Edificio N - Planta Z' v :i- Piso 
Edificio N - Planta 4º v 5º Piso 
Edificio N - Planta de Techos 
Edificio O- Planta 1° Piso 
Edificio O - Planta Z' v :i- Piso 
Edificio O - Planta 4° y 5° Piso 
Edificio O - Planta de Techos 
Edificio P - Planta lº Piso 
Edificio P - Planta Z' v :i- Piso 
Edificio P - Planta 4º v 5º Piso 
Edificio P - Planta de Techos 
Edificio L-planta 1 er piso 
Cuadro de vanos 
Edificio L- planta 1 er piso 
Cuadro de vanos 
Edificio de áreas comunes - ter piso 



260 ARQ 
261 ARQ 
262 ARQ 
263 ARQ 
264 ARQ 
265 ARQ 
266 ARQ 
267 ARQ 
268 ARQ 
269 ARQ 
270 ARQ 
271 ARQ 
272 ARQ 
273 ARQ 
274 ARQ 
275 ARQ 
276 ARQ 
277 ARQ 
278 ARQ 
279 ARQ 
280 ARQ 
281 ARQ 
282 ARQ 
283 ARQ 
284 ARQ 
285 ARQ 
286 ARQ 
287 ARQ 
288 ARQ 
289 ARQ 
290 ARQ 
291 ARQ 
292 ARQ 
293 ARQ 
294 ARQ 
295 ARQ 
296 ARQ 
297 ARQ 
298 ARQ 
299 ARQ 
300 ARQ 
301 ARQ 
302 ARQ 
303 ARQ 
304 ARQ 
305 ARQ 
306 ARQ 
307 ARQ 
308 ARQ 
309 ARQ 
310 ARQ 

..........lli._ ARQ 

084 

Q84 
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084 
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084 
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084 
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084 
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LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

Revisar las medidos de alhxo v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, vo nue no cooes;,,,nde o lo Indicado en el--;;¡ono de detalles de ventanos. 
Revisar los medidos de allc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE VANOS. va oue no cooesoonde o lo indicado en el Dlono de de folles de ventanos. 
Revisar las medidos de ollc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va nue no cooesnnnde o lo indicado en el niono de detalles de ventanos. 
Revisor los medidos de ollc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooe•""""e o la indicado en el olono de detalles de ventanos. 
Revisor las medidos de ollc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no cooe•""""e o to Indicada en el nlono de detalles de ventanos. 
Revisor las medidas de otlc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE VANOS. va oue no cooe•....,nde o lo indicado en el Dlono de detalles de ventanos. 
Revisor los medidos de allc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS. va�= no cooesnnnde o lo indicado en et alano de detalles de ventanos. 
Revisor las medidas de ollc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE VANOS. va oue no cooesoonde o lo Indicado en el niono de detalles de ventanos. 
Revisor los medidos de ollc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no cooesoonde o lo Indicado en el Dlono de detalles de ventanos. 
Revisor los medidas de ollc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooe•....,nde o lo indicado en el niono de detalles de ventanos. 
Revisor las medidas de ollc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS. va -= no cooe""''""e o lo indicado en el Dlono de detalles de ventanos. 
Revisor los medidos de alllKO v alfeizar de lo VS en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesoonde o lo indicado en el Dlono de detalles de ventanos. 
Revisor los medidos de allc<o v alfeizar de lo VS en el CUADRO DE V ANOS, va oue no cooesnnnde o lo indicado en el nlono de detalles de ventanos. 
Revisar los medidos de ollc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no corresoonde o lo indicado en el Dlono de detalles de ventanos. 
Revisor las medidos de ollc<o v alfeizar de lo VS en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooe•....,nde o lo indicado en el olono de detalles de ventanos. 
Revisor las medidos de altura v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS. va nue no cooe<nnnrle o lo indicado en el nlono de detalles de ventanos. 
Revisor los medidos de allc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS. vo aue no cooesoande o lo indicado en el Dlono de detalles de ventanos. 
Revisar tos medidos de altura v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooesoande o lo indicado en el olono de detalles de ventanos. 
Revisor los medidas de altura v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no cooe•�nde o lo indicado en el nlono de detalles de ventanos. 
Revisor tas medidos de ollc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooesoande o lo indicado en el Dlono de detalles de ventanos. 
Revisar los medidos de altura v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesnonde o lo indicado en el nlono de detalles de ventanos. 
Revisor los medidos de altura v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va oue no cooes""nde o lo indicado en el nJono de detalles de ventanos. 
Revisor las medidos de altc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va�= no cooesoonde ó lo indicado en el Dlono de detalles de ventanos. 
Revisar los medidos de ollc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS. va�= no cooesnnnde o lo indicado en el nlono de detalles de ventanos. 
Revisa los medidos de altura v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va oue no cooesoonde o lo Indicado en el Dlono de detalles de ventanos. 
Revisar los medidos de altura v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no corresoonde o lo indicado en el niono de detalles de ventanos. 
Revisar las medidos de ollc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS. vo nue no corres,,,.,nde o lo indicado en el alano de detalles de ventanos. 
Revisar los medidos de ollc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesoande o lo indicado en el alano de detalles de ventanos. 
Revisor los medidos de altura v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, vo nue no corres....,nde o lo indicada en el nlono de detalles de ventanos. 
Revisor los medidas de oltc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va oue no cooe•....,nde a lo indicado en el alano de detalles de ventanos. 
Revisar las medidos de altura v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesnnnde o lo indicado en el nlono de detalles de ventanos. 
Revisor los medidos de altura v alfeizar de lo 1/5 en el CUADRO DE V ANOS, va oue no cooesoande o lo indicado en el Dlono de detalles de ventanos. 
Revisor los medidos de oltc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesnnnde o lo indicado en el nlono de detalles de ventanos, 
Revisor los medidos de altura v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va oue no cooesoande o lo indicado en el Dlono de detalles de ventanos. 
Revisor los medidos de oltc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no corresnnnde o lo indicado en el nlono de detalles de ventanos. 
Revisor ios medidos de altura v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no corre•""nde o lo indicado en el Dlono de detalles de ventanos. 
Revisor los medidos de altc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS. vo nue no cooes,,,.,nde o lo indicado en el niono de detalles de ventanos. 
Revisar los medidos de altura v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va oue no corresoonde o lo Indicado en el alano de detalles de ventanos. 
Revisor los medidos de allc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no corresnonde o lo indicado en el nlono de detalles de ventanos, 
Revisor los medidos de altura v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va nue no cooe•....,nde o lo indicado en el nlono de detalles de ventanos. 
Revisor las medidos de altc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE v ANOS, va aue no corre•""nde o lo indicado en el Dlono de detalles de ventanos. 
Revisar los medidos de oltc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va nue no corre·�-"e o lo indicado en el nlono de detalles de ventanos. 
Revisar los medidos de altura v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va oue no cooesoonde o lo indicado en el alano de detalles de ventanos. 
Revisor los medidos de olt..-o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no corresnnnde o lo indicado en el alano de detalles de ventanos. 
Revisor los medidos de allc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va nue no corres....,nde o lo indicado en el nlono de detalles de ventanos. 
Revisar los medidos de oltc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesoonde o lo indicado en el Diana de detalles de ventanos. 
Revisar los medidos de altc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no corre·�nde o lo indicado en el nlono de detalles de ventanos. 
Revisar los medidos de allc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS. va"'"' no corresoonde o lo indicado en el nJono de detalles de ventanos. 
Revisor los medidos de allc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no cooesnnnde o lo indicado en el Dlono de detalles de ventanos. 
Revisor los medidas de ollc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no carresoonde o lo indicado en el nlona de detalles de ventanos. 
Revisor los medidos de allc<o v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesnonde o lo indicado en el alano de detalles de ventanos, 
Revisor los medidos de altura y alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS, yo que no corresponde o lo indicado en el piona de delo/les de ventanos. 

Página 6 de 30 

- . 

A-01 
A-02 
A-03 
A-04 
A-05 
A-08 
A-09 
A-10 
A-11 
A-14 
A-15 
A-16 
A-17 
A-18 
A-19 
A-20 
A-21 
A-24 
A-25 
A-26 
A-27 
A-28 
A-29 
A-30 
A-31 
A-34 
A-35 
A-36 
A-37 
A-40 
A-41 
A-42 
A-43 
A-<4 
A-45 
A-<6 
A-47 
A-50 
A-51 
A-52 
A-53 
A-54 
A-55 
A-56 
A-57 
A-59 
A-60 
A-61 
A-62 
A-63 
A-64 
A-65 

Cisterna - Planto de Sótano 
Edificios Av B- Planto 1° Piso 
Edificios Av B - Planto 2° v 3° Piso 
Edificios Av B - Planto 4° v 5° Piso 
Edificios A y B - Planto 6° o 9" Piso v Techas 
Edificio C- Planto 1° Piso 
Edificio C- Planto 2° v 3° Piso 
Edificio C - Planto 4° v 5º Piso 
Edificio C - Planto 6° o 9" Piso v Techos 
Edificio D - Planto 1° Piso 
Edificio D - Planto 2° v 3° Piso 
Edificio D - Planto 4° v 5° Piso 
Edificio D - Planto 6° o 9" P� v Techos 
Edificio E- Planto 1° Piso 
Edificio E- Planto 2° v 3° Piso 
Edificio E - Planto 4° y 5° Piso 
Edificio E - Planto 6° o 9" Piso v Techos 
Edificio F - Planto 1° Piso 
Edificio F - Planto Z' v 3° Piso 
Edificio F - Planto 4° y 5° Piso 
Edificio F - Planto 6° o 9" Piso v Techos 
Edificio G - Planto 1º Piso 
Edificio G - Planto Z' v 3° Piso 
Edificio G - Planto .;• v 5º Piso 
Edificio G - Planto 6° o 9" Piso v Techos 
Edificio H - Planto 1° Piso 
Edificio H - Planto Z' v 3° Piso 
Edificio H - Planto 4° v 5° Piso 
Edificio H - Planto 6° o 9" Piso v Techos 
Edificio 1- Planto Iº Piso 
Edificio 1- Planto Z' y 3° Piso 
Edificio 1- Planto 4° v 5º Piso 
Edificio 1- Planto 6º o 9° Piso v Techos 
Edificio J - Planto 1° P� 
Edificio J - Planto Z' y 3° Piso 
Edificio J - Planto 4° v 5° Piso 
Edificio J - Planto 6º o 9" Piso v Techos 
Edificio K - Planto 1 º Piso 
Edificio K - Planto 2° v 3° Piso 
Edificio K - Planto 4° v 5° Piso 
Edificio K - Planto 6° o 9° Piso y Techos 
Edificio L- Planto lº Piso 
Edificio L - Planto Z' v 3° Piso 
Edificio L- Planto 4' v 5° Piso 
Edificio L- Planto de Techos 
Edificio M - Planta 1° Piso 
Edificio M - Planto Z' v 3° Piso 
Edificio M - Planto 4º v 5º Piso 
Edificio M- Planto de Techos 
Edificio N - Planta 1° Piso 
Edificio N - Planta 2° v 3° Piso 
Edificio N - Planto 4° y 5º Piso 



312 ARQ 084 
313 ARQ 084 
314 ARQ 084 
315 ARQ 084 
316 ARQ '084 

317 ARQ 084 
318 ARQ 084 

319 ARQ 084 

320 ARQ 084 

321 ARQ 085 

322 ARQ 085 

323 ARQ 085 

324 ARQ 085 

325 ARQ 085 

326 ARQ 085 

327 ARQ 085 

328 ARQ 085 

329 ARQ 085 

330 ARQ 085 

331 ARQ 085 

332 ARQ 085 

333 ARQ 085 

334 ARQ 085 

335 ARQ 085 

336 ARQ 085 

337 ARQ 085 

338 ARQ 085 

339 ARQ 085 

340 ARQ 085 

341 ARQ 085 

342 ARQ 085 

343 ARQ 085 

344 ARQ 085 

345 ARQ 085 
346 ARQ 085 
347 ARQ 085 

348 ARQ 085 
349 ARQ 085 

350 ARQ 085 

351 ARQ 085 

352 ARQ 085 

353 ARQ 085 

354 ARQ 085 

355 ARQ 085 

356 ARQ 085 

357 ARQ 085 
358 ARQ 085 

359 ARQ 085 
360 ARQ 085 
361 ARQ 085 

362 ARQ 085 
� ARQ 085 

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDF' 

Revisar las medidas de alhxa y alfeizar de la V5 en el CUADRO DE V ANOS. va aue na corresoonde a lo Indicada en el Diana de detalles de ventanas. 
Revisor las medidas de alllxo v olfeiza de la V5 en el CUADRO DE V ANOS. ya aue na corresoonde a lo indicado en el Diana de detalles de ventanas. 
Revisor las medidas de alt<Xa y alfeizar de la V5 en el CUADRO DE VANOS, YO aue na corresoonde a lo Indicado en el Diana de detalles de ventanas. 
Revisar las medidos de alt<Xa v alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS. va que na corresoonde o lo Indicado en el piona de detalles de ventanas. 
Revisar las medidas de olt<Xo Y alfeizar de la V5 en el CUADRO DE V ANOS, YO aue na corresoonde a lo Indicado en el olano de detalles de ventanas. 
Revisor tas medidos de alllXO y alfeizar de lo V5 en el CUADRO DE V ANOS. va no .. no corre,.-vvv<e o lo indicado en el olana de detalles de ventanas. 
Revisar las medidas de olt<XO v alfeiza de la V5 en el CUADRO DE VANOS, yo""" na corresoonde a to indicado en el Diana de detalles de ventanas. 
Revisor las medidas de alt<Xo y alfeizar de la V5 en el CUADRO DE V ANOS, va oue na corresoonde a lo Indicado en el Diana de detalles de ventanos. 
Revisor las medidos de alt<Xo v alfeiza de la V5 en el CUADRO DE V ANOS. ya aue na corresoonde a to Indicado en el Diana de detalles de ventanos. 
Revisor lo medido de alt<Xa de la V3 en el CUADRO DE V ANOS, va rn .. na corresoonde con lo indicado en el Diana de detalle de ventanas. 
Revisor la medida de alt<Xo de lo V3 en et CUADRO DE V ANOS. yo que na corremonde con lo indicado en el piona de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de olt<Xo de lo V3 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no corre<nnnde con lo indicado en el Diana de detalle de ventanas. 
Revisar lo medido de altlXO de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. yo que no corremonde con lo Indicado en el piona de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de olt<Xa de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. va rn,.. na corre<nnnrle con lo Indicado en el Diana de detalle de ventanas. 
Revisor la medida de altlXO de la V3 en el CUADRO DE V ANOS, yo que no corresoonde con lo indicado en et plano de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de olt<Xa de la V3 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no corre<nnnde con lo Indicado en el Diana de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de altura de la V3 en el CUADRO DE V ANOS, ya que na corresoonde con lo Indicado en el plana de detalle de ventanas. 
Revisor la medido de altura de lo V3 en el CUADRO DE VANOS, va oue no corresoonde con lo indicado en el alana de detalle de ventanas, 
Revisor la medido de altlXO de la V3 en el CUADRO DE V ANOS, yo oue no corresoonde con lo indicado en el Diana de detalle de ventanas. 
Revisor to medida de altura de lo V3 en el CUADRO DE V ANOS, va aue na corre,oonde con lo indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisar lo medido de altura de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. yo que na corremonde con lo indicado en el plana de detalle de ventanas. 
Revisar lo medida de alt<Xa de lo V3 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no corre<nnnde con lo Indicado en el Diana de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de olh.xo de la V3 en el CUADRO DE V ANOS, va oue no corre<.-vvvie con lo indicado en el Diana de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de olt<Xo de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. yo""" no corresoonde con lo indicado en el Diana de detalle de ventanas. 
Revisar lo medido de oltlXo de lo V3 en el CUADRO DE V ANOS. va no .. no corre<oonde con lo indicado en el Diana de detalle de ventanas. 
Revisor la medido de altura de lo V3 en el CUADRO DE V ANOS, yo que na corremonde con lo indicado en el plana de detalle de ventanas. 
Revisar lo medido de altura de la V3 en el CUADRO DE V ANOS, YO"'"' na corre<nnnrle con lo indicado en el Diana de detcile de ventanas. 
Revisor la medido de olhxo de la V3 en el CUADRO DE V ANOS, va rn .. na corre,.-vvv<e con lo indicado en el piona de detalle de ventanas. 
Revisa lo medida de altlXa de to V3 en el CUADRO DE V ANOS. yoº"" na corresPOnde con lo indicado en el clona de detalle de ventanas. 
Revisar lo medido de oltlXO de lo V3 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no carre,oonde con lo indicado en el Diana de detalle de ventanas. 
Revisor la medida de altura de la V3 en el CUADRO DE V ANOS, yo que no corre=nde con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisor lo medida de altura de la V3 en el CUADRO DE V ANOS, va no"' na corre<nnnde con lo indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisor la medida de altlXO de la V3 en el CUADRO DE V ANOS, ya aue no corre=nde con lo indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de altura de la V3 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no corre•""""e con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisar lo medido de olt<Xo de to V3 en el CUADRO DE V ANOS. ya aue no corresPOnde c.?>n lo indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisar lo medido de altura de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no corres""""e con lo indicado en el piona de detalle de ventanas. 
Revisa lo medida de altura de la V3 en el CUADRO DE V ANOS, yo aue na corresoonde con lo indicado en el Diana de detalle de ventanas. 
Revisar lo medido de altura de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. va rn,.. no correm<>nde con lo indicado en el piona de detalle de ventanas. 
Revisa lo medida de altura de la V3 en el CUADRO DE V ANOS, ya""" na corresoonde con lo indicado en el Diana de detalle de ventanas. 
Revisar lo medido de altura de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no corre,.-vvv<e con lo indicado en el piona de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de olt<Xo de to V3 en el CUADRO DE V ANOS. yo que na corresoonde con lo indicado en et clona de detalle de ventanas. 
Revisar ta medido de altura de lo V3 en et CUADRO DE V ANOS, va aue no corresoonde con lo indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisor ta medido de olt<Xo de lo V3 en el CUADRO DE V ANOS, va rn"' no corres.vvv<e con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de olt<Xo de lo V3 en et CUADRO DE V ANOS, va que no corremonde con lo indicado en el Diana de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de olt<Xa de to V3 en el CUADRO DE V ANOS, va""" no corresoonde con lo indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de olt<Xo de lo V3 en el CUADRO DE V ANOS, va oue no corresoonde con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de olt<Xo de lo V3 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no corresoonde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido de oltuto de lo V3 en el CUADRO DE V ANOS. YO que no corre<nnnde con lo indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de oltuto de lo V3 en el CUADRO DE V ANOS. va no,.. no corresoonde con lo indicado en el etano de detalle de ventanas. 
Revisor lo medida de olt<Xo de lo V3 en el CUADRO DE v ANOS. yo que no corremonde con lo indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de altura de lo V3 en el CUADRO DE V ANOS. YO que no corre<nnnde con lo indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de altura de lo V3 en el CUADRO DE V ANOS. yo que no corresponde con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
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A-66 
A-69 
A-70 
A-71 
A-72 
A-73 
A-74 
A-75 
A-76 
A-01 
A-02 
A-03 
A-04 
A-05 
A-08 
MR 

A-IO 
A-11 
A-14 
A-15 
A-16 
A-17 
A-18 
A-19 
A-20 
A-21 
A-24 
A-25 
A-26 
A-27 
A-28 
A-29 
A-30 
A-31 
A-34 
A-35 
A-36 
A-37 
A--40 

-· A-41 
A-42 
A-43 
A-44 
A-45 
A-46 
A-47 
A-SO 
A-51 
A-52 
A-53 
A-54 
A-55 

Edificio N - Planta de Techos 
Edificio O-Planta Iº Piso 
Edificio O -Planta 2° y 3" Piso 
Edificio O -Planto 4° Y 5º Piso 
Edificio O-Planta de Techos 
Edificio P -Planto t• Piso 
Edificio P -Planta 2° v 3" Piso 
Edificio P - Planto 4º y 5° Piso 
Edificio P - Planta de Techos 
Cisterna -Planto de Sótano 
Edificios Av 8- Planta 1° Piso 
Edificios A y 8 -Planta 2° y 3" Piso 
Edificios A y 8 -Planto 4º y 5º Piso 
Edificios Av 8 -Planto 6º a 9º Piso y Techos 
Edificio C -Planto 1° Piso 
Edificio C-Planta 2° y 3" Piso 
Edificio C -Planta 4° v 5º Piso 
Edificio C -Planta 6° o 9° Piso y Techos 
Edificio D -Planto 1° Piso 
Edificio D -Planto 2° y 3" Piso 
Edificio D -Planta 4° y 5° Piso 
Edificio D - Planto 6º a 9° Piso v Techos 
Edificio E -Planta 1° Piso 
Edificio E-Planto 2° y 3" Piso 
Edificio E - Planto 4° y 5° Piso 
Edificio E -Planto 6º o 9° Piso y Techos 
Edificio F- Planta 1° Piso 
Edificio F -Planto 2° y 3" Piso 
Edificio F - Planta 4° y 5° Piso 
Edificio F-Planta 6° a 9° Piso v Techos 
Edificio G-Planto 1º Piso 
Edificio G -Planto 'Z' v 3° Piso 
Edificio G -Planta 4° y 5º Piso 
Edificio G -Planto 6º o 9º Piso y Techos 
Edificio H -Planto Iº Piso 
Edificio H - Planta 'Z' y 3° Piso 
Edificio H - Planta 4° y 5° Piso 
Edificio H- Planta 6° a 9° Piso y Techos 
Edificio 1-Planta 1° Piso 
Edificio 1- Planto 'Z' y 3" Piso 
Edificio 1-Planto 4° y 5° Piso 
Edificio 1- Planto 6° o 9º Piso y Techos 
Edificio J -Planto t• Piso 
Edificio J -Planto 'Z' y 3° Piso 
Edificio J -Planto 4° v 5° Piso 
Edificio J -Planto 6° o 9° Piso y Techos 
Edificio K -Planto t • Piso 
Edificio K -Planto 'Z' v 3" Piso 
Edificio K -Planto 4° y 5° Piso 
Edificio K -Planto 6º o 9° Piso y Techos 
Edificio L-Planto 1 • Piso 
Edificio L-Planto 2° y 3° Piso 



364 ARO 085 
365 ARO 085 
366 ARO 085 

367 ARO 085 
368 ARO .'085 
369 ARO 085 
370 ARO 085 
371 ARO 085 
372 ARO 085 
373 ARO 085 
374 ARO 085 
375 ARO 085 
376 ARO 085 
377 ARO 085 
378 ARO 085 
379 ARO 085 
380 ARO 085 
381 ARO 085 
382 ARO 086 
383 ARO 086 
384 ARO 086 
385 ARO 086 
386 ARO 086 
387 ARO 086 
388 ARO 086 
389 ARO 086 
390 ARO 086 
391 ARO 086 
392 ARO 086 

393 ARO 086 
394 ARO 086 
395 ARO 086 
396 ARO 086 

397 ARO 086 
398 ARO 086 
399 ARO 086 
400 ARO 086 
401 ARO 086 

402 ARO 086 
403 ARO 086 
40-4 ARO 086 
405 ARO 086 
406 ARO 086 

407 ARO 086 

408 ARO 086 
409 ARO 086 

410 ARO 086 
411 ARO 086 
412 ARO 086 
413 ARO 086 
414 ARO 086 

ARQ 086 

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

Revisor la medida de 011..-0 de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. va no"' -na carresoonde con lo Indicado en el clona de delalle de ventanas. 
Revisar la medida de all<Ka de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. va""" no carresoonde con lo Indicado en el clono de delalle de ventanas. 
Revisar la medida de altlKa de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. va aue na carre,nnnde con lo indicado en el clona de delalle de venlanas. 
Revisar la medida de all<Ka de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no carremonde can lo Indicada en el cieno de delalle de venlanas. 
Revisor la medida de all<Ka de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no carresoonde con lo Indicado en el ninna de detalle de ven lanas. 
Revisar la medida de all<Ka de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. va aue na carremonde con la indicado en el cieno de delalle de venlanas. 
Revisar la medida de altlKO de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. va"'"' na carre<nnnde con lo Indicado en el clono de detalle de venlanas, 
Revisar la medida de all<Ka de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no carresnonde con lo Indicado en el plana de detalle de venlanas. 
Revisor la medida de 011..-a de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. va"'"' na carresoonde con la indicado en el clona de detalle de ventanas. 
Revisar la medida de altlKa de la V3 en el CUADRO DE V ANOS, va oue no carresnonde con lo indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisar la medida de alllKa de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. va""" no carresoonde con lo indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisar la medida de alt<Ka de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no carresoonde con lo Indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisar la medida de all<Ka de la V3 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no carre<nnnde con lo Indicado en el clono de delalle de venlanas. 
Revisor la medida de altlKO de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no carremonde con lo indicado en el plano de delalle de ventanas. 
Revisar la medida de all..-a de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no carresoonde con lo indicado en el cieno de detalle de ventanas. 
Revisar la medida de alt..-a de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. va"'"' no carremonde con lo indicado en el plano de detalle de venlanas. 
Revisar la medida de altura de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no carresoonde con lo indicado en el cieno de detalle de ventanas. 
Revisor la medida de altura de la V3 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no carresnnnrle con lo Indicado en el cieno de delalle de ventanas. 
Revisar las medidas de altura v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va aue no carresoonden con lo Indicado en el plano de delalle de venlanas. 
Revisor las medidas de altlKa v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va aue no carresoonden con lo Indicado en el clono de delalle de ventanas. 
Revisar las medidas de alllKa v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS, va aue no carresoonden can la indicado en el cieno de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de altura v alfeiza de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va aue no carres.-vvv<en con lo indicado en el cieno de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de altlKO v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va aue no carresoonden con lo indicado en el Plano de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de alt<Ka v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va aue no carre,nnnden con lo indicado en el Piona de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de altlKa v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va Que no carresoonden con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisor las medidas de alt<Ka v alfeizar de la V7 en las CUADRO DE VANOS. va Que no carre<nnnden con lo indicado en el Plano de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de altura v alfeizar de la V7 en las CUADRO DE V ANOS. va aue no carre•nnnrlen con lo indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de alt..-a v alfeizar de la V7 en las CUADRO DE V ANOS, va Que no carresr><>n<ten con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisor las medidas de cit..-a v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS, va aue no carresnnnrlen con lo indicado en el Plano de detalle de venlanas. 
Revisar las medidas de alllKa v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE v ANOS. va Que no carresr><>n<ten con lo Indicado en el Plano de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de alt<Ka v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va Que no carresoonden con lo indicado en el Plano de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de altlKa v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va aue no carresoonden con lo indicado en el olano de detalle de venlanas. 
Revisor las medidas de altlKa v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS, va Que no carresoonden con lo Indicado en el Plano de delalle de ventanos. 
Revisar las medidas de altlKa v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va aue no cooesoonden con lo indicado en el cieno de delalle de venlanas. 
Revisar las medidas de altlKa v alfeizar de la V7 en las CUADRO DE V ANOS. va Que no cooesoonden con lo indicado en el Plano de detalle de venlanas. 
Revisar las medidas de altlKa v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va aue no carres.-vvv<en con lo indicado en el cieno de delalle de ventanas. 
Revisar las medidas de alllKa v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va Que no carresoonden con la Indicado en el plano de delalle de venlanas. 
Revisor las medidas de alllKa v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE VANOS. va aue no carres.-vvv<en con lo indicado en el plano de delalle de venlanas. 
Revisa las medidas de alt..-a v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va Que no carre=nden con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisa las medidas de alt..-a v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va aue no carre•nnnden con lo indicado en el cieno de detalle de venlanas. 

.. 

Revisar las medidas de cillKo v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va Que no carresoonden con lo indicado en el plana de detalle de venlanas. 
Revisar las medidas de alt..-a v alfeizar de lo V7 en los CUADRO DE V ANOS. va aue no carre<nnnden con lo Indicado en el clona de de falle de ventanas. 
Revisa las medidas de alllKa v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va aue na carres""""en con lo indicado en el olano de detalle de ventanos. 
Revisa las medidas de alt<Ka v alfeizar de lo V7 en los CUADRO DE V ANOS. va aue no carresoonden con lo indicado en el Plano de detalle de venlanas. 
Revisar las medidas de all..-a v alfeizar de lo V7 en los CUADRO DE V ANOS, va aue no carresoonden con lo indicado en el cieno de delalle de ventanos. 
Revisor las medidas de altlKa v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. ya aue no carrespanden con lo indicado en el cieno de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de alt<Ka v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va aue no carresoonden con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisor las medidas de olt<Ka v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va aue no carre<nnnden con lo indicado en el cieno de detalle de venlonas. 
Revisor las medidas de alhxa v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE VANOS. ya aue no carresoonden con lo indicado en el Plano de delalle de ventanas. 
Revisar las medidas de att..-a v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va aue no carresoonden con lo indicado en el olano de detalle de venlanas. 
Revisar las medidas de altlKa v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va aue no carresoonden con lo Indicado en el cieno de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de alt<Ka v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. ya que no carrespanden con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
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A-56 
A-57 
A-59 
A-60 
A-6I 
A-62 
A-63 
A-64 
A-65 
A-66 
A-69 
A-70 
A-71 
A-72 
A-73 
A-74 
A-75 
A-76 
A-01 
A-02 
A-03 
A-04 
A-05 
A-08 
A-09 
A-10 
A-11 
A-14 
A-15 
A-I6 
A-17 
A-18 
A-I9 
A-20 
A-21 
A-24 
A-25 
A-26 
A-27 
A-28 
A-29 
A-JO 
A-31 
A-34 
A-35 
A-36 
A-37 
A-40 
A-4I 
A-42 
A-43 
A-44 

Edificio L - Planta 4' v 5' Piso 
Edificio L - Planta de Techos 
Edificio M- Planla I' Piso 
Edificio M - Planta '2' v 3' Piso 
Edificio M - Planla 4' v 5' Piso 
Edificio M - Picnic de Techos 
Edificio N - Planta I' Piso 
Edificio N - Planta '2' v 3' Piso 
Edificio N - Planla 4' v 5' Piso 
Edificio N - Planta de Techos 
Edificio O- Planta I' Piso 
Edificio O - Planta '2' v 3' Piso 
Edificio O - Planta 4' v 5' Piso 
Edificio O- Planta de Techos 
Edificio P - Planta 1' Piso 
Edificio P - Planla '2' v 3' Piso 
Edificio P - Planta 4' v 5' Piso 
Edificio P - Planta de Techos 
Cisterna - Planta de Sótano 
Edificios Av 8 - Planla I' Piso 
Edificios Av 8 - Planto '2' v 3' Piso 
Edificios Av 8 - Planta 4' v 5' Piso 
Edificios Av 8 - Planta 6' a 9' Piso v Techos 
Edificio C - Planta 1• Piso 
Edificio C- Planta '2' v 3' Piso 
Edificio C - Planta 4' v 5' Piso 
Edificio C - Planta 6' a 9' Piso v Techos 
Edificio D - Planta t • Piso 
Edificio D - Planta '2' v 3' Piso 
Edificio D - Planta 4' v 5' Piso 
Edificio D - Planta 6' a 9' Piso v Techos 
Edificio E - Planla I' Piso 
Edificio E- Planla '2' v 3' Piso 
Edificio E - Planla 4' v 5' Piso 
Edificio E - Planta 6' a 9' Piso v Techos 
Edificio F - Planto I' Piso 
Edificio F - Planta '2' v 3' Piso 
Edificio F - Planta 4' v 5' Piso 
Edificio F- Planta 6' a 9' Piso v Techos 
Edificio G - Planta I' Piso 
Edificio G - Planta '2' v 3' Piso 
Edificio G - Planta 4' v 5' Piso 
Edificio G- Planta 6' a 9' Piso v Techos 
Edificio H- Planta I' Piso 
Edificio H - Planta '2' v 3' Piso 
Edificio H - Planta 4' v 5' Piso 
Edificio H - Planta 6' a 9' Piso v Techos 
Edificio 1- Planta I' Piso 
Edificio 1- Planta '2' v 3' Piso 
Edificio 1- Planla 4' v 5' Piso 
Edificio 1- Planta 6' a 9' Piso v Techos 
Edificio J - Planla I' Piso 



416 ARQ 
417 ARQ 
418 ARQ 
419 ARQ 
420 ARQ 
421 ARQ 
422 ARQ 
423 ARQ 
424 ARQ 
425 ARQ 
426 ARQ 
427 ARQ 
428 ARQ 
429 ARQ 
430 ARQ 
-431 ARQ 
-432 ARQ 
-433 ARQ 
434 ARQ 
435 ARQ 
436 ARQ 
437 ARQ 
438 ARQ 
-439 ARQ 
440 ARQ 
441 ARQ 
442 ARQ 
4-43 ARQ 
444 ARQ 
445 ARQ 
446 ARQ 
447 ARQ 
448 ARQ 
449 ARQ 
4!:/J ARQ 
451 ARQ 
452 ARQ 
453 ARQ 
454 ARQ 
455 ARQ 
456 ARQ 
457 ARQ 
458 ARQ 
459 ARQ 
460 ARQ 
461 ARQ 
462 ARQ 
463 ARQ 
464 ARQ 
465 ARQ 
466 ARQ 

ARQ 

086 

086 

086 
086 

}086 
086 
086 
086 

086 

086 

086 

086 
086 

086 
086 
086 
086 

086 
086 

086 
086 
086 
086 
086 
086 
086 
086 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

Revisar las medidas de alturo v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS, ya que no cooe,,:,;:.nden con lo indicado en el olano de delalle de ventanos. 
Revisar las medidas de alt<Xa y alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS, vo aue no cooesooncten con lo indicado en el olano de detalle de ventanos. 
Revisar las medidos de all<Xa v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE VANOS, va aue no cooesooncten con lo Indicado en el plano de delolle de ventanas. 
Revisar las medidas de oll<Xa y alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va aue no cooesoonden con lo indicado en el olano de delalle de ventanas. 
Revisar las medidas de alt<Xa v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va aue no cooesooncten con lo Indicado en el plano de delalle de ventanas. 
Revisar las medidos de olt<Xa y alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesoonden con lo indicado en el ola no de detalle de ventanos. 
Revisor las medidas de alt<Xa v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE VANOS. ya aue no cooesoonden con lo Indicado en el olono de detalle de ventanos, 
Revisar los medidas de alt<Xo v alfeizar de lo V7 en tos CUADRO DE V ANOS, va aue no corresoonden con lo indicado en et olano de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de allc<a y alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS, ya aue no cooesoonden con lo Indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Rev�ar las medidos de oltura v alfeizar de lo V7 en los CUADRO DE VANOS, va aue no corremnnden con lo indicado en el olano de detalle de ventanos. 
Revisar las medidas de altura y alfeizar de la V7 en los CUADRO DE VANOS. va aue no cooesoonden con lo indicado en el olono de detalle de ventanos. 
Revisar las medidas de alturo v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS, ya aue no cooesooncten con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisar las medidas de ollura y alfeizar de lo V7 en los CUADRO DE V ANOS, va aue no corresoonden con lo indicado en el olano de detalle de ventanos. 
Revisar tas medidas de alturo v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS, yo aue no cooesoonden con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisar los medidos de atturo y alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS, vo aue no corresoonden con lo indicado en el olono de detalle de ventanos. 
Revisar los medidos de allura v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. ya aue no cooesoonden con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisar los medidas de alluro y alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesoonden con lo indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Revisar los medidas de olt<Xo v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS, ya aue no corresooncten con lo indicado en e l -olano de detalle de ventanos. 
Revisar los medidas de all<Xa y alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS, ya aue no corresoonden con lo indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Revisar las medidos de altura v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS, va aue no corresoonden con lo indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Revisar los medidas de alt<Xa v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS, ya aue no cooesoonden con lo indicado en et olano de detalle de venlanas, 
Revisar los medidas de all<Xa v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE VANOS, va aue no cooemnnden con lo indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Revisar los medidas de altura y alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS, va aue no cooes""""en con lo Indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de oltura y alfeizar de la V7 en los CUADRO DE VANOS, ya aue no corresnonden con lo indicado en el olono de detalle de ventanas, 
Revisar las medidas de altura v alfeizar de la Y7 en los CUADRO DE V ANOS, va aue no corresn<VVien con lo Indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Revisar los medidos de atturo v alfeizar de lo V7 en los CUADRO DE V ANOS, ya aue no corresoonden con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisar los medidos de attc<a v alfeizar de la V7 en los CUADRO DE V ANOS. va aue na cooesoonden con lo indicado en el olana de detalle de ventanos. 
Revisor tos medidos de ancho v olio de la V9 en los CUADROS DE VANOS. va aue no corresoonde con lo indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Revisor las medidas de ancho y ollo de la V9 en los CUADROS DE VANOS, yo aue no cooesoonde con lo indicado en el olono de detalle de ventanas. 
Revisar los medidos de ancho v olto de la V9 en los CUADROS DE V ANOS, vo "'"' no cooesoonde con lo indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Revisar los medidas de oncho y alto de la V9 en los CUADROS DE VANOS. ya aue no cooesoonde con lo Indicado en el olano de detalle de ventanos. 
Revisar los medidos de ancho v alto de la V9 en los CUADROS DE VANOS. va aue no cooesoonde con lo indicado en el olano de delalle de ventanas. 
Revisar los medidos de ancho y alto de la V9 en los CUADROS DE V ANOS, ya aue no cooesoonde con lo Indicado en el oiOllO de delalle de ventanos. 
Revisar los medidas de oncho v alto de la V9 en los CUADROS DE V ANOS, vo aue no corresoonde con lo indicado en el olono de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de ancho y alto de la V9 en los CUADROS DE V ANOS, va aue no corresooncte con lo indicado en el olono de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de oncho v ello de lo V9 en los CUADROS DE V ANOS. va aue na corresoonde con lo indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Revisor las medidas de ancho v ello de la V9 en los CUADROS DE V ANOS, va aue no corresoonde con lo indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Revisor las medidos de ancho v atto de la V9 en los CUADROS DE VANOS, ya aue no corresoonde con lo indicado en el plano de delalle de ventanas. 
Revisar las medidas de ancho v alto de la V9 en los CUADROS DE Y ANOS, va aue no corresoonde con lo indicado en el olano de detalle de venlanas. 
Revisar las medidas de oncho v alto de la V9 en los CUADROS DE V ANOS. va aue na corresoonde con lo Indicado en el olana de delalle de venlanas. 
Revisar las medidos de ancho v ello de la V9 en los CUADROS DE V ANOS, va aue na cooesoonde con lo indicado en el olana de detalle de ventanos. 
Revisor las medidas de ancho v alto de la V9 en los CUADROS DE VANOS, va aue no corre<<V'>nde con lo indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Revisor las medidas de ancho y alto de la V9 en los CUADROS DE VANOS, va aue na cooesooncte con lo indicado en et olano de detalle de ventanas. 
Revisar los medidas de ancho vello de la V9 en tos CUADROS DE V ANOS, vo aue no cooe,,v,,nde con lo indicado en el clona de detalle de ventanas. 
Revisor las medidas de oncho v olto de la V9 en los CUADROS DE VANOS. va aue no corre•<V',nde con lo indicado en el olono de detalle de ventanas. 
Revisar los medidas de oncho y alto de la V9 en los CUADROS DE Y ANOS, ya aue no corresoonde con lo indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de ancho y olio de la V9 en los CUADROS DE VANOS. va aue no corresoonde con lo indicado en el olano de detalle de ventanos. 
Revisar las medidas de ancho v alto de la V9 en tos CUADROS DE VANOS. va aue na corresaande con lo indicado en el olano de detalle de ventanos. 
Revisar los medidas de oncho v alto de la V9 en los CUADROS DE VANOS. ya aue no cooesoonde con to indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisar las medidos de ancho v atto de la Y9 en los CUADROS DE V ANOS, va aue na cooe,,v,,nde con lo Indicado en el olono de de folle de ventanas, 
Revisor las medidas de ancho v alto de la V9 en los CUADROS DE V ANOS, va aue no corresooncte con lo indicado en el olano de detalle de ventanos. 
Revisar las medidas de ancho y alto de la V9 en tos CUADROS DE VANOS, ya aue no correspande con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
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A-45 Edificio J - Planta 'Z' y 3' Piso 
A-46 Edificio J - Planla 4° v 5° Piso 
A-47 Edificio J - Planta 6° a 9° Piso v Techos 
A-!:/J Edificio K - Planla l • Piso 
A-51 Edificio K - Planto 'Z' v 3' Piso 
A-52 Edificio K - Planta 4° v 5° Piso 
A-53 Edificio K - Planta 6° a 9° Piso y Techos 
A-54 Edificio L- Planta l º Piso 
A-55 Edificio L- Planta 'Z' y 3' Pisa 
A-56 Edificio L- Planta 4° y 5° Piso 
A-57 Edificio L- Planta de Techas 
A-59 Edificio M - Planta tº Piso 
A-60 Edificio M - Planta 'Z' v 3' Piso 
A-61 Edificio M - Planta 4° v 5° Pisa 
A-62 Edificio M - Planta de Techos 
A-63 Edificio N - Planto 1° Piso 
A-64 Edificio N - Planta 'Z' v 3' P�o 
A-65 Edificio N - Planta 4° y 5° P�o 
A-66 Edificio N - Planta de Techos 
A-69 Edificio O- Planta 1° Piso 
A-70 Edificio O - Planta 'Z' v 3° Piso 
A-71 Edificio O - Planta 4° y 5° Piso 
A-72 Edificio O- Planta de Techas 
A-73 Edificio P- Planta 1° Piso 
A-74 Edificio P - Planta 'Z' y 3' Piso 
A-75 Edificio P - Planta 4° v 5° Piso 
A-76 Edificio P- Planta de Techos 
A-01 C istemo - Planto de Sótano 
A-02 Edificios A y B - Planta lº Piso 
A-03 Edificios A y B - Planta 'Z' y 3° Piso 
A-04 Edificios A y B - Planta 4° v 5° Piso 
A-05 Edificios A y B - Planta 6° o 9° Piso y Techas 
A-08 Edificio C - Planta lº Piso 
A-09 Edificio C- Planta 'Z' y 3' Piso 
A-10 Edificio C - Planta 4° y 5º Piso 
A-11 Edificio C - Planta 6º a 9° Piso v Techos 
A-14 Edificio D - Planta 1° Piso 
A-15 Edificio D - Planta 'Z' v 3' Piso 
A-16 Edificio D - Planta 4° y 5° Piso 
A-17 Edificio D - Planto 6° a 9° Piso v Techos 
A-18 Edificio E - Planta 1° Piso 
A-19 Edificio E- Planta 'Z' y 3° Piso 
A-20 Edificio E - Planta 4° v 5° Piso 
A-21 Edificio E - Planta 6° a 9° Piso y Techos 
A-24 Edificio F - Planta 1° Piso 
A-25 Edificio F - Planta 'Z' v 3' Piso 
A-26 Edificio F - Planta 4° y So Piso 
A-27 Edificio F- Planta 6º a 9° Piso y Techos 
A-28 Edificio G - Planto 1° Piso 
A-29 Edificio G - Planta 'Z' y 3' Piso 
A-30 Edificio G - Planto 4° y 5° Piso 
A-31 Edificio G - Planta 6° a 9° Piso v Techos 



468 ARQ 
469 ARQ 
470 ARQ 
471 ARQ 
472 ARQ 
473 ARQ 
474 ARQ 
475 ARQ 
476 ARQ 
477 ARQ 
478 ARQ 
479 ARQ 
-480 ARQ 
481 ARQ 
482 ARQ 
483 ARQ 
484 ARQ 
485 ARQ 
486 ARQ 
487 ARQ 
488 ARQ 
489 ARQ 
490 ARQ 
491 ARQ 
492 ARQ 
493 ARQ 
494 ARQ 
495 ARQ 
496 ARQ 
497 ARQ 
498 ARQ 
499 ARQ 
500 ARQ 
501 ARQ 
502 ARQ 
503 ARQ 
504 ARQ 
505 ARQ 
506 ARQ 
507 ARQ 
508 ARQ 
509 ARQ 
510 ARQ 
511 ARQ 
512 ARQ 
513 ARQ 
514 ARQ 
515 ARQ 
516 ARQ 
517 ARQ 
518 ARQ 

ARQ 

087 
087 
087 
087 

; 087 

087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
087 
088 
088 

088 
088 
088 
088 

088 
088 

088 
088 

088 
088 
088 
088 
088 
088 

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDF' 

Revisor los medidas de ancha y alta de ta V9 en los-CUADROS DE VANOS, va no"" no corresoonde con lo Indicado en el otano de detalle de ventanas. 
ReviSOf' los medidas de ancha v alto de la V9 en los CUADROS DE VANOS, va aue no corresoonde con lo Indicado en el otano de detalle de ventanas. 
Revisar los medidos de ancha y atta de la V9 en los CUADROS DE V ANOS, va aue no corresoonde con lo indicado en el otono de detalle de ventanas. 
Revisar las medidos de ancha v atto de la V9 en los CUADROS DE VANOS. va aue no corresoonde con lo indicado en el otano de detalle de ventanas. 
Revisar los medidas de ancha v alto de la V9 en los CUADROS DE VANOS. va aue no corre,,.,,..,nde con lo indicado en el otano de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de ancha v atto de la V9 en los CUADROS DE VANOS. va ave no correSPOnde con lo indicado en el otono de detalle de ventanas. 
Revisar las medidos de ancha y olio de la V9 en los CUADROS DE VANOS, va aue no corre,,.,,..,nde con to indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de ancho v alto de la V9 en los CUADROS DE VANOS, va aue no corresoonde con lo indicado en el otano de detalle de ventanas. 
Revisor los medidas de ancha v alto de la V9 en los CUADROS DE V ANOS. va aue no corresoonde con lo indicado en el otano de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de ancha v alto de la V9 en los CUADROS DE VANOS. va ove no corresoonde con lo indicado en el olono de detalle de ventanas. 
Revisar los medidos de ancha v alfo de lo V9 en tos CUADROS DE VANOS, va aue no corresoonde con lo indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Revisar los medidos de ancha v olio de la V9 en los CUADROS DE V ANOS. va"'"" no corre,,.,,..,nde con lo indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de ancha v alto de la V9 en los CUADROS DE VANOS. va aue no corresoonde con lo indicado en el otano de detalle de ventanas. 
Revisar los medidos de ancha v alto de la V9 en los CUADROS DE V ANOS. va oue no corresoonde con lo Indicado en el Diana de detalle de ventanas. 
Revisor los medidas de ancha v alfo de la V9 en los CUADROS DE VANOS. va aue no corresoonde con lo indicado en el otano de detalle de ventanas. 
Revisar las medidos de ancha v alfo de la V9 en los CUADROS DE VANOS, va ove no corresoonde con lo Indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Revisa las medidas de ancho v alfo de la V9 en los CUADROS DE VANOS. va ave no corresoonde con to indicado en el otano de detalle de ventanas. 
Revisar las medidos de ancho v alto de la V9 en los CUADROS DE V ANOS. va aue no corresoonde con lo indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Revisor los medidas de ancho v alto de la V9 en los CUADROS DE V ANOS. va ove no corresoonde con lo indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Revisor los medidas de ancha v alto de la V9 en los CUADROS DE VANOS. va aue no corremonde con lo Indicado en el otono de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de ancha v alto de la V9 en los CUADROS DE V ANOS. va oue no corre<,.,,..,nde con lo indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de ancha v alfo de la V9 en los CUADROS DE VANOS. va oue no corresoonde con lo indicado en el otono de delolle de ventanas. 
Revisar los medidas de ancha v alto de lo V9 en tos CUADROS DE VANOS, ya aue no corremonde con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de ancha v alto de la V9 en los CUADROS DE V ANOS. va ove no corresoonde con lo Indicado en el otono de detalle de ventanas. 
Revisor las medidos de ancha v alfo de la V9 en los CUADROS DE V ANOS. va ove no corresoonde con lo indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Revisor las medidas de ancha v olio de lo V9 en los CUADROS DE V ANOS. va ave no corremonde con lo indicado en el otono de detalle de ventanas. 
Revisor los medidos de ancho v alto de la V9 en los CUADROS DE V ANOS. va"'"" no corre,,.,,..,nde con lo Indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Revisar los medidas de ancho v alto de la V9 en los CUADROS DE VANOS. va oue no corresoonde con lo indicado en el olono de detalle de ventanas. 
Revisor las medidos de ancha v alto de la V9 en los CUADROS DE VANOS. va aue no corresoonde con lo indicado en el otono de detalle de ventanas. 
Revisar las medidas de oncho v alto de lo V9 en los CUADROS DE VANOS. vo oue no corresoonde con lo indicado en el Dlono de detalle de ventanas. 
ReviSOI las medidas de ancho v alto de lo V9 en los CUADROS DE VANOS. yo aue no corremonde con lo indicado en el otono de detalle de ventanas. 
ReviS01 las medidos de ancho v alfo de lo V9 en los CUADROS DE VANOS. vo ove no corresoonde con lo Indicado en el olano de detalle de ventanas. 
Revisar los medidas de ancha v alto de la V9 en los CUADROS DE V ANOS. va aue no corresoonde con to indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisor los medidas de ancha v alto de lo V9 en los CUADROS DE VANOS. va oue no corresoonde con lo indicado en el olono de detalle de ventanas. 
Revisor las medidas de oncha v alto de lo V9 en los CUADROS DE VANOS. vo oue no corrasoonde con to indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisor !as medidas de ancha v alto de lo V9 en los CUADROS DE VANOS. va oue no corresoonde con lo indicado en el otono de detalle de ventanos. 
ReviS01 lo medido de lo olt\Ko del vano VIO en el CUADRO DE VANOS. vo ove no corresoonde con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de lo olfU(o del vano Vl O en el CUADRO DE VANOS. va oue no corre,,.,,..,nde con lo indicado en el olono de de folle de ventanas. 
Revisor lo medido de la alfu-o del vano VIO en el CUADRO DE VANOS. yo ave no corresoonde con lo Indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisar lo medido de lo alfU(o del vano VIO en el CUADRO DE VANOS. va ove no corresoonde con lo indicado en el otono de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de lo OlfU(o del vano VIO en el CUADRO DE V ANOS. vo oue no corresoonde con lo indicado en el Diana de detalle de ventanas. 
ReviS01 lo medido de lo oll\Ko del vano V 10 en el CUADRO DE VANOS. vo aue no corresoonde con lo Indicado en el plono de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de lo oll\Ko del vano VIO en el CUADRO DE VANOS. vo oue no corresoonde con lo indicado en el olono de detalle de ventanas. 
Revisar lo medido de lo all\Ko del vano VIO en el CUADRO DE VANOS. va aue no corresoonde con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
ReviS01 lo medido de lo all\Ko del vano VIO en el CUADRO DE VANOS. va aue no corresoonde con lo Indicado en el plano de detalle de ventanas. 
ReviS01 lo medido de lo alt\Ko del vano V 10 en el CUADRO DE VANOS, va oue no corres""""e con lo Indicado en el olono de de folle de ventanas. 
Revisor lo medido de lo all\Ko del vano VIO en el CUADRO DE VANOS. vo ave no corresoonde con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
ReviS01 lo medido de lo olf\Ko del vano VIO en el CUADRO DE VANOS. vo aue no corresnnnrle con lo Indicado en el otono de detalle de ventanas. 
ReviS01 lo medido de lo alt\Ko del vano Vl O en el CUADRO DE V ANOS. va aue no corresoonde con lo indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisot lo medido de lo all\Ko del vano VI O en el CUADRO DE V ANOS. yo aue no corresoonde con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de lo oll\Ko del vano VIO en el CUADRO DE VANOS, va oue no corresoonde con lo indicado en el clono de detalle de ventanas. 
RevlS01 la medido de lo oll\Ko del vano VIO en el CUADRO DE VANOS, yo que no corresponde con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
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A-34 
A-35 
A-36 
A-37 
A-40 
A-41 
A-42 
A-43 
A-44 
A-45 
A-46 
A-47 
A-50 
A-51 
A-52 
A-53 
A-54 
A-55 
A-56 
A-57 
A-59 
A-60 
A-61 
A-62 
A-63 
A-64 
A-65 
A-66 
A-69 
A-70 
A-71 
A-72 
A-73 
A-74 
A-75 
A-76 
A-01 
A-02 
A-03 
A-04 

A-05 
A-08 

A-09 
A-10 
A-11 
A-14 
A-15 
A-16 
A-17 
A-18 
A-19 
A-20 

Edificio H- Planta 1° Piso 
Edificio H - Planta 2° v 3° Piso 
Edificio H - Planto 4° y 5° Piso 
Edificio H - Planta 6° o 9" Piso v Techas 
Edificio 1- Planta 1° Piso 
Edificio 1- Planta 2° v 3° Piso 
Edificio 1- Planta 4° y 5° Piso 
Edificio 1-Planta 6° a 9" Piso v Techas 
Edificio J - Planta 1º Piso 
Edificio J - Planta 2° v 3° Piso 
Edificio J - Plonta 4° v 5° Piso 
Edificio J - Planta 6° a 9" Piso v Techas 
Edificio K- Planta 1º Piso 
Edificio K - Planta 2° y 3° Piso 
Edificio K - Planta 4º y 5º Piso 
Edificio K - Planta 6° a 9° Piso y Techos 
Edificio L - Planta t º Piso 
Edificio L - Planta 2° y 3° Piso 
Edificio L- Planta 4º v 5° Piso 
Edificio L- Planta de Techas 
Edificio M - Planto 1° Piso 
Edificio M - Planto 2° v 3° Piso 
Edificio M - Planto 4° y 5° Piso 
Edificio M - Planto de Techas 
Edificio N - Planta 1° Piso 
Edificio N - Planta 2° y 3" Piso 
Edificio N - Planto 4º v 5º Piso 
Edificio N - Planta de Techos 
Edificio O- Planto 1° Piso 
Edificio O - Plonlo 2° v 3° Piso 
Edificio O - Planto 4º y 5º Piso 
Edificio O - Pion to de Techos 
Edificio P - Planto 1 º Piso 
Edificio P -Planto 2° y 3° Piso 
Edificio P -Planto 4° v 5° Piso 
Edificio P - Planto de Techas 
Cisterna - Planto de Sótano 
Edificios A y 8 -Planto 1 º Piso 
Edificios Av 8 - Planto 2° v 3" Piso 
Edificios A y 8 - Planto 4° y 5° Piso 
Edificios Av B -Planto 6° o 9° Piso v Techos 
Edificio C - Planto 1° Piso 
Edificio C- Planto 2° v 3° Piso 
Edificio C - Planta 4° v 5º Piso 
Edificio C - Planto 6° o 9" Piso y Techas 
Edificio D - Planto t • Piso 
Edificio D - Planto 2° y 3° Piso 
Edificio D - Planto 4° y 5° Piso 
Edificio D - Planta 6° o 9° Piso v Techas 
Edificio E- Planto 1° Piso 
Edificio E- Planto 2° v 3° Piso 
Edificio E - Planto 4° v 5' Piso 



520 ARQ 
521 ARQ 
522 ARQ 
523 ARQ 
524 ARQ 
525 ARQ 
526 ARQ 
527 ARQ 
528 ARQ 
529 ARQ 
530 ARQ 
531 ARQ 
532 ARQ 
533 ARQ 
534 ARQ 
535 ARQ 
536 ARQ 
537 ARQ 
538 ARQ 
539 ARQ 
540 ARQ 
541 ARQ 
542 ARQ 
543 ARQ 
544 ARQ 
545 ARQ 
546 ARQ 
547 ARQ 
548 ARQ 
549 ARQ 
550 ARQ 
551 ARQ 
552 ARQ 
553 ARQ 

554 ARQ 
555 ARQ 
556 ARQ 
557 ARQ 

558 ARQ 
559 ARQ 
560 ARQ 
561 ARQ 
562 ARQ 
563 ARQ 
564 ARQ 
565 ARQ 
566 ARQ 
567 ARQ 
568 ARQ 
569 ARQ 
570 ARQ 

_fil_ ARQ 

088 

088 

088 

088 

\ 088 
088 

088 
088 

088 

088 
088 
088 
088 
088 
088 
088 
088 

088 
088 
088 

088 

088 
088 
088 

088 
088 
088 
088 
088 
088 

088 
088 

088 

088 

088 

088 
088 

088 
088 
088 
088 

088 

088 
088 
088 
089 
089 
089 
089 
089 
089 
089 

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

Revisar la medida de ia alt\Xa del vano Vl0 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesoonde con lo Indicado en el alano de detalle de ventanas. 
Revisor la medida de la alt\X0 del vano V 10 en el CUADRO DE VANOS, va nue no cooesnnnde con lo Indicado en el nlnno de detalle de ventanas. 
ReviSOí la medida de la alt\Xa del vano V 10 en el CUADRO DE VANOS, va aue no cooesoonde con lo indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisor la medida de la olt\XO del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS, va aue no cooes--�"e con lo Indicado en el nlano de detalle de ventanos. 
Revisa la medida de la alt\Xa del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS, va oue no cooesoonde con lo Indicado en el nlano de detalle de ventanos. 
ReviSOí la medida de la alt\Xa del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooesoonde con lo indicado en el alano de detalle de ventanos. 
Revisor la medida de la altura del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS. va nue no cooesnnnde con lo indicado en el nlano de detalle de ventanos. 
Revisar la medida de la alhxa del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooesoonde con lo Indicado en el nlano de detalle de ventanos. 
Revisor la medida de la altura del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS. va oue no cooesoonde con lo indicado en el nlano de detalle de ventanos. 
Revisar la medida de la alt\Xa del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooesnnnde con lo indicado en el nlano de detalle de ventanos. 
Revisor la medida delo altura del vano VIO en el CUADRO DE VANOS. va oue no cooesoonde con lo Indicado en el olanode detalle de ventanas. 
Revisor la medida de la alt\Xa del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS. va nue no cooesnnnde con lo indicado en el nlano de detalle de ventanos. 
Revisar la medida de la altura del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooesoonde con lo Indicado en el olano de detalle de ventanas. 
ReviSOf la medida de la altura del vano V 10 en el CUADRO DE VANOS. va nue no cooesnnnde con lo indicado en el nlano de detalle de ven lanas. 
Revisor la medido de lo altura del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooesoonde con lo indicado en el alano de detalle de ventanos. 
Revisar la medida de la altura del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS. va nue no cooesnnnde con lo indicado en el nlano de detalle de ventanos. 
Revisarlo medida de la altura del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooes""""e con lo Indicado en el alano de detalle de ventanos. 
Revisor la medida de la altura del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS. va nue no cooesnnnde con lo indicado en el nlano de detalle de ventanos. 
Revisar la medida de lo altura del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooesoonde con lo Indicado en el alano de detalle de ventanas. 
Revisarla medida de la alhxa del vano Vl0en el CUADRO DE VANOS. va nue no cooesnnnde con lo Indicado en el nlano de detalle de ventanos. 
Revisar la medida de la altura del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooesoonde con lo indicado en el alano de detalle de ventanos. 
Revisor la medida de la altura del vano Vl0 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooesnnnde con lo indicado en el nlano de detalle de ventanas. 
Revisar lo medida de la altura del vano VIO en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooesoonde con lo indicado en el nlano de detalle de ventanos. 
Revisar la medida de la altura del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS. va nue no cooesnnnde con lo indicado en el nlano de detalle de ventanos. 
Revisor la medida de la altura del vano Vl0 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no cooesoonde con lo indicado en el olano de delalle de ventanos. 
Revisor la medida de la allura del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS. va nue no cooesnnnde con lo indicado en el nlano de detalle de ventanas. 
Revisor la medida de la altura del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooesoonde con lo indicado en el alano de detalle de ventanos. 
Revisar la medida de la altura del vano V 10 en el CUADRO DE VANOS. va oue no cooe•�nde con lo indicado en el nlano de detalle de ventanos. 
RevisOf la medida de la altura del vano VIO en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooesnnnde con lo indicado en el n1ano de detalle de ventanas. 
Revisor la medida de la altura del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS. vo aue no corresoonde con lo indicado en el olano de detalle de ventanos. 
Revisar la medida de la altura del vano VIO en el CUADRO DE VANOS. va nue no cooesnnnde con lo indicado en el n1ano de detalle de ventanos. 
Revisar lo medida de la alluro del vano VIO en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooesoonde con lo Indicado en el olano de detalle de ventanos. 
RevisOf la medida de la altura del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS, va oue no cooesnnnde con lo indicado en el-.:.iano de detalle de ventanos. 
Revisar la medida de la altura del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS, va aue no cooesoonde con lo indicado en el olano de detalle de ventanos. 
Revisar la medida de la altura del vano Vl O en el CUADRO DE VANOS. va oue no cooesrlnnde con lo indicado en el nlano de delalle de ventanos. 
Revisar la medida de la altura del vano VIO en el CUADRO DE VANOS, va aue no cooesoonde con lo Indicado en el alano de detalle de ventanos. 
RevisOf la medida de la altura del vano VIO en el CUADRO DE VANOS. va nue no cooesnnnde con lo indicado en el nlano de detalle de ventanas. 
RevisOf la medida de la altura del vano VIO en el CUADRO DE VANOS. va oue no cooe•�nde con lo indicado en el alano de detalle de ventanos. 
Revisor la medida de la altura del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS. va nue no cooesnnnde con lo indicado en el nlono de detalle de ventanos. 
Revisar la medida de la altura del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooesoonde con lo indicado en el alano de detalle de ventanas. 
Revisor la medida de la altura del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS. va nue no cooesnnnde con lo indicado en el nlano de detalle de ventanos. 
Revisor la medida de la altura del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS, va aue no cooesoonde con lo indicado en el alano de detalle de ventanos. 
RevisOf la medida de la altura del vano Vl0 en el CUADRO DE V ANOS. va nue no cooesnnnde con lo indicado en el n1ano de delalle de ventanos. 
ReviSOí la medida de la altura del vano V 10 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no cooesoonde con lo Indicado en el alano de delalle de ventanos. 
Revisar lo medida de la altura del vano Vl0 en el CUADRO DE VANOS. va oue no cooesnnnde con lo indicado en el nlano de detalle de ventanos. 
Revisor la medido de la altura del vano V 11 en el CUADRO DE VANOS, va nue no cooesoonde con lo indicado en el nlono de delalle de ventanos. 
Revisor la medida de la altura del vano Vl I en el CUADRO DE VANOS, va aue no cooe•�nde con lo indicado en el olano de detalle de ventanos. 
RevisOf la medida de la altura del vano VI 1 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooes��e con lo indicado en el olano de detalle de ventanos. 
Revisor la medida de la altura del vano V 11 en el CUADRO DE VANOS. va nue no cooesnnnde con lo indicado en el nlano de detalle de ventanos. 
ReviSOí la medida de la altura del vano Vl 1 en el CUADRO DE VANOS, va aue no corresoonde con lo indicado en el olano de detalle de ventanos. 
Revisor la medida de lo altura del vano VI I en el CUADRO DE VANOS. va oue no corresnnnde con lo indicado en el nlano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medida de la altura del vano Vl 1 en el CUADRO DE VANOS, ya que no corresponde con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
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A-21 
A-24 
A-25 
A-26 
A-27 
A-28 
A-29 
A-30 
A-31 
A-34 
A-35 
A-36 
A-37 
A-40 
A-41 
A-42 
A-43 
A-H 
A-45 
A-46 
A-47 
A-50 
A-51 
A-52 
A-53 
A-54 
A-55 
A-56 
A-57 
A-59 
A-60 
A-61 
A-62 
A-63 
A-64 
A-65 
A-66 
A-69 
A-70 
A-71 
A-72 
A-73 
A-74 
A-75 
A-76 
A-01 
A-02 
A-03 
A-04 
A-05 
A-08 
A-09 

Edificio E-Planta 6° a 9" Pisa v Techos 
Edificio F -Planto tº Pisa 
Edificio F -Planto 2' v 3° Piso 
Edificio F -Picnic 4° v 5° Pisa 
Edificio F -Planto 6° a 9" Piso v Techos 
Edificio G -Picnic 1 • Piso 
Edificio G -Planta 2' v 3° Piso 
Edificio G • Planta 4° v 5º Pisa 
Edificio G -Planta 6° a 9º Piso v Techos 
Edificio H -Planta 1° Piso 
Edificio H -Planta 2' v 3° Piso 
Edificio H -Picnic 4° y 5º Piso 
Edificio H -Planta 6° a 9" Piso v Techos 
Edificio 1-Picnic 1° Piso 
Edificio 1-Planta 2' v 3° Piso 
Edificio 1-Planta 4° v 5º Piso 
Edificio 1-Planlo 6° a 9" Piso v Techos 
Edificio J -Planta 1° Piso 
Edificio J -Picnic 2' y 3° Piso 
Edificio J -Planta 4° v 5° Piso 
Edificio J -Picnic 6° o 9" Piso y Techos 
Edificio K -Planta 1° Piso 
Edificio K -Planta 2' y 3° Piso 
Edificio K - Planta 4° v 5° Piso 
Edificio K -Planto 6° a 9" Piso v Techos 
Edificio L-Planla 1° Piso 
Edificio L-Planla 2' v 3° Piso 
Edificio L-Planta 4° v 5º Piso 
Edificio L-Planta de Techos 
Edificio M - Planta 1° Piso 
Edificio M - Planta 2' y 3° Pisa 
Edificio M - Picnic 4° v 5° Piso 
Edificio M - Picnic de Techos 
Edificio N -Planta 1° Piso 
Edificio N -Planta 2' y 3° Piso 
Edificio N -Planta 4º v 5º Piso 
Edificio N-Planta de Techos 
Edificio O- Planta 1° Piso 
Edificio O -Planta 2' v 3º Piso 
Edificio O -Planta 4° v 5° Piso 
Edificio O -Picnic de Techos 
Edificio P-Picnic 1° Piso 
Edificio P -Planta 2' y 3° Piso 
Edificio P -Planta 4° v 5º Pisa 
Edificio P-Planlo de Techos 
C isterna -Planta de Sótano 
Edificios Av 8-Picnic 1° Piso 
Edificios Av B - Picnic 2' v 3° Piso 
Edificios Av B -Picnic 4° v 5° Piso 
Edificios Av B -Planta 6° a 9° Piso v Techos 
Edificio C -Picnic Iº Piso 
Edificio C-Picnic 2' v 3° Piso 



572 - ARO 089 
573 ARO 089 
574 ARQ Ó89 
575 ARO 089 
576 ARQ l089 
577 ARQ 089 
578 ARQ 089 
579 ARO 089 
580 ARQ 089 
581 ARQ 089 
582 ARQ 089 
583 ARO 069 
584 ARQ 089 
S85 ARO 089 
586 ARQ 089 
587 ARQ 089 

588 ARQ 089 
589 ARQ 089 
590 ARQ 089 
591 ARQ 089 
592 ARQ 089 
593 ARO 089 
594 ARQ 089 
595 ARQ 089 
596 ARQ 089 
597 ARQ 089 

598 ARQ 089 
599 ARQ 089 
600 ARO 089 
601 ARO 089 
602 ARQ 089 
603 ARQ 089 
604 ARQ 089 
605 ARQ 089 
606 ARQ 089 
607 ARO 089 
608 ARQ 089 
609 ARO 089 
610 ARO 089 
611 ARQ 089 
612 ARQ 089 
613 ARQ 089 
614 ARQ 089 
615 ARQ 089 
616 ARQ 089 
617 ARQ 089 
618 ARQ 089 
619 ARQ 089 
620 ARQ 089 
621 ARO 089 
622 ARQ 089 

� ARQ 089 

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

Revisarla medida de la alhxadel vano Vl l en el CUADRO DE VANOS, ya que no cooe•�nde con lo Indicado en el plano de delalle de ventanas. 
Revisor lo medida de la allu-o del vano Vl t en el CUADRO DE VANOS, va aue no cooesoonde con lo Indicado en el clono de delalle de ventanas. 
Revisor la medido de lo ollu-a del vano Vl l en el CUADRO DE VANOS, va aue no cooesoonde con lo Indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisarlo medida de la allu-a del vano Vl l en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooesoonde con lo indicado en el clono de detalle de venlanas. 
Revisar lo medida de la allu-a del vano Vl l en el CUADRO DE VANOS, va aue no cooesoonde con lo Indicado en el Diana de delalle de ventanas. 
Revisor la medido de la allu-o del vano V 11 en el CUADRO DE VANOS, ya aue no cooesoonde con lo indicado en el Diana de delo\le de venlanas. 
Revisor la medido de lo o\lu-a del vano Vl l en el CUADRO DE VANOS, va aue no cooesoonde con lo indicado en el clono de delolle de ventanas. 
Revisor lo medido de la allu-a del vano Vl I en el CUADRO DE V ANOS. va aue no cooesoonde con lo indicado en el clono de detalle de ventanas, 
Revisar la medida de la ollu-a del vano VI I en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesoonde con lo Indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisor lo medida de lo allu-o del vano Vl I en el CUADRO DE VANOS, va oue no cooesoonde con lo indicado en el alano de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de lo ollu-a del vano VI I en el CUADRO DE VANOS, va aue no cooesoonde con lo indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisor la medido de lo allu-a del vano Vl I en el CUADRO DE VANOS, va oue no cooesoonde con lo indicado en el alano de detalle de ventanas. 
Revisor la medido de la allu-a del vano VII en el CUADRO DE V ANOS, ya que no cooesoonde con lo Indicado en el plano de delalle de ventanas. 
Revisor la medida de la allu-a del vano VI I en el CUADRO DE VANOS. va oue no cooesoonde con lo indicado en el alano de detalle de ventanas. 
Revisar la medido de lo allu-o del vano Vl I en el CUADRO DE V ANOS, va que no cooesoonde con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisor la medido de lo ollu-a del vano Vl l en el CUADRO DE VANOS, Ya aue no cooesoonde con lo indicado en el Diana de delalle de ventanas. 
Revisor lo medida de la altu-a del vano Vl I en el CUADRO DE V ANOS, va que no cooesoonde con lo Indicado en el plano de delalle de ventanas. 
Revisor la medido de la allu-o del vano Vl I en el CUADRO DE VANOS, YO aue no cooesoonde con lo indicado en el alano de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de lo oltu-o del vano Vl I en el CUADRO DE VANOS, va que no cooesoonde con lo Indicado en el Dlonode delalle de venlanas. 
Revisor lo medido de lo o\lu-o del vano V 11 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesoonde con lo indicado en el clono de delolle de ventanas, 
Revisor lo medida de lo ollu-o del vano Vl I en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesoonde con lo Indicado en el Dlono de delolle de ventanas. 
Revisor lo medido de lo ollu-o del vano VI l en el CUADRO DE V ANOS, va oue no cooesoonde con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de lo ollu-o del vano VI l en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesoonde con lo indicado en el clono de delolle de ventanas. 
Revisar la medida de la alhxo del vano VI l en el CUADRO DE V ANOS, va que no cooesoonde con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de la ollu-o del vano Vl I en el CUADRO DE VANOS, va oue no cooesoonde con lo indicado en el alano de detalle de ventanas. 
Revisarlo medido de la oJlu-o del vano Vl I en el CUADRO DE VANOS, va que no cooesoonde con lo indicado en el plano de detalle de venlonas. 
Revisor lo medida de la oJlu-o del vano Vl I en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesoonde con lo Indicado en el alano de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de la allu-a del vano Vl I en el CUADRO DE V ANOS, va oue no cooes""""e con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisar la medido de la allu-o del vano Vl I en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesoonde con lo Indicado en el Dlono de detalle de ventanas. 
Revisor la medido de lo all<Xa del vano Vl I en el CUADRO DE V ANOS, va oue no cooesoonde con lo indicado en el alano de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido de la oll<Xa del vano VI I en el CUADRO DE VANOS, va que no cooesoonde con lo indicado en el plano de detalle de ventanas'. 
Revisar lo medido de lo oll<Xa del vano VI I en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooesoonde con lo Indicado en el alano de detalle de ventanas. 
Revisor la medida de lo o\lu-o del vano VI I en el CUADRO DE v ANOS, va oue no cooesoonde con lo indicado en el plano de detalle de ventanas, 
Revisor lo medida de lo allu-a del vano VI I en el CUADRO DE VANOS, va aue no cooesoonde con lo indicado en el alano de detalle de ventanas. 
Revisarla medida de lo ollu-o del vano VII en el CUADRO DE VANOS, va oue no cooesO<lnde con lo indicado en el alano de detalle de ventanas. 
Revisor la medida de la ollu-a del vano Vl 1 en el CUADRO DE V ANOS, va que no cooesoonde con lo indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisor la medida de lo ollu-o del vano VI 1 en el CUADRO DE VANOS. vooue no cooesoonde con lo indicado en el alano de detalle de ventanas. 
Revisor la medida de la ollu-o del vano VI I en el CUADRO DE V ANOS, va que no cooesoonde con lo Indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisor la medido de la ollu-o del vano Vl 1 en el CUADRO DE V ANOS, va oue no cooesoonde con lo Indicada en el clono de delolle de venlonas. 
Revisor la medido de lo ollu-o del vano VI 1 en el CUADRO DE VANOS. va que no cooesoonde con lo indicado en el clono de detalle de venlanas. 
Revisar la medido de la oil<Xa del vano Vl 1 en el CUADRO DE V ANOS, va oue no cooesoonde can lo indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisar la medido de lo o\lu-a del vano Vl I en el CUADRO DE VANOS, va que no cooesoonde can la indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisor lo medida de lo oltu-o del vano VI I en el CUADRO DE VANOS, va oue no cooesoonde con lo indicado en el alano de detalle de ventanas. 
Revisor la medida de lo allu-o del vano V 11 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no cooesoonde con lo Indicado en el alano de detalle de ventanas. 
Revisor la medida de la ollu-o del vano Vl 1 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesoonde con lo indicado en el Dlono de detalle de ventanas. 
Revisar lo medido de lo a\lu-a del vano VII en el CUADRO DE VANOS, va oue no cooesoonde con la indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisar lo medido de lo olt<Xa del vano VII en el CUADRO DE VANOS, va que no cooesoonde can lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisarla medida de la allu-o del vano VI l en el CUADRO DE VANOS, vaaue no cooesoonde con lo indicado en el Dlonode detalle de ventanas. 
Revisor la medida de la oil<Xa del vano VI 1 en el CUADRO DE V ANOS, vo aue no cooesoonde con lo indicado en el clono de delalle de ventanas. 
Revisarlo medido de la ollu-o del vano VII en el CUADRO DE VANOS, va que no cooesoonde con lo Indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisar la medida de la ollu-o del vano VII en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesoonde con lo Indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisor la medido de la altura del vano VII en el CUADRO DE VANOS, yo que no cooesponde con lo Indicado en el plano de detalle de ventanas. 
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A-10 
A-11 
A-14 
A-15 
A-16 
A-17 
A-18 
A-19 
A-20 
A-21 
A-24 
A-25 
A-26 
A-27 
A-28 
A-29 
A-30 
A-31 
A-34 
A-35 
A-36 
A-37 
A-40 
A-41 
A-42 
A-43 
A-44 
A-45 
A-46 
A-47 
A-SO 
A-51 
A-52 
A-53 
A-54 
A-55 
A-56 
A-57 
A-59 

.. A-60 
A-61 
A-62 
A-63 
A-64 
A-65 
A-66 
A-69 
A-70 
A-71 
A-72 
A-73 
A-74 

Edificio C -Planta 4° v 5º Piso 
Edificio C -Planta 6° a 9° Piso y Techos 
Edificio D -Planta 1 • Piso 
Edificio D • Planta 2° v 3" Piso 
Edificio D -Planta 4° y 5° Piso 
Edificio D -Planla 6° a 9° Piso v Techos 
Edificio E -Planta lº Piso 
Edificio E-Planta 2° v 3° Piso 
Edificio E -Plonla 4° y 5º Piso 
Edificio E - Planta 6° a 9° Piso v Techos 
Edificio F -Planta 1° Piso 
Edificio F -Planta 2° v 3" Piso 
Edificio F -Planta 4º v 5° Piso 
Edificio F - Planta 6° a 9° Piso v Techos 
Edificio G -Planta 1° Piso 
Edificio G • Planta 2° y 3" Piso 
Edificio G -Planta 4º y 5º Piso 
Edificio G -Planto 6° o 9° Piso y Techos 
Edificio H -Planto 1° Piso 
Edificio H -Planto 2° y 3" Piso 
Edificio H -Plonto 4° y 5º Piso 
Edificio H -Planla 6° a 9° Piso y Techos 
Edificio 1-Planto 1° Piso 
Edificio 1-Planto 2° v 3" Piso 
Edificio 1-Planto 4° v 5° Piso 
Edificio 1-Planto 6º a 9° Piso v Techos 
Edificio J -Planta 1° Piso 
Edificio J -Planto 2° y 3" Piso 
Edificio J -Planto 4° v 5º Piso 
Edificio J -Planta 6° o 9° Piso Y Techos 
Edificio K -Planta 1° Piso 
Edificio K -Planta 2° v 3" Piso 
Edificio K -Planta 4° y 5° Piso 
Edificio K -Planta 6° o 9° Piso y Techos 
Edificio L-Plonla 1° Piso 
Edificio L-Planto 2° y 3° Piso 
Edificio L-Planto 4º v 5° Piso 
Edificio L -Planto de Techos 
Edificio M -Planta 1 • Piso 
Edificio M -Planta 2° y 3" Piso 
Edificio M -Planta 4º v 5º Piso 
Edificio M -Planla de Techos 
Edificio N -Planta 1° Piso 
Edificio N -Planto 2° v 3" Pisa 
Edificio N -Planta 4° y 5° Piso 
Edificio N -Planto de Techos 
Edificio O -Planta 1° Pisa 
Edificio o -Planta 2° v 3° Piso 
Edificio O· Planta 4° v 5° Piso 
Edificio O -Planto de Techos 
Edificio P -Planto 1 • Piso 
Edificio P -Planto 2° y 3" Piso 



624 ARQ 089 
625 ARQ 089 
626 ARQ 090 
627 ARQ 090 
628 ARQ P90 
629 ARQ 090 
630 ARQ 090 
631 ARQ 090 
632 ARQ 090 
633 ARQ 090 
634 ARQ 090 
635 ARQ 090 
636 ARQ 090 
637 ARQ 090 
638 ARQ 090 
639 ARQ 090 
640 ARQ 090 
641 ARQ 090 
642 ARQ 090 
643 ARQ 090 
644 ARQ 090 
645 ARQ 090 
646 ARQ 090 
647 ARQ 090 
648 ARQ 090 
649 ARQ 090 
650 ARQ 090 
651 ARQ 090 
652 ARQ 090 
653 ARQ 090 
654 ARQ 090 
655 ARQ 090 
656 ARQ 090 
657 ARQ 090 
658 ARQ 090 
659 ARQ 090 
660 ARQ 090 
661 ARQ 090 
662 ARQ 090 
663 ARQ 090 
664 ARQ 090 
665 ARQ 090 
666 ARQ 090 
667 ARQ 090 
668 ARQ 090 
669 ARQ 090 
670 ARQ 090 
671 ARQ 090 
672 ARQ 090 
673 ARQ 090 
674 ARQ 090 

--...2!.L ARQ 090 

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

Revisar lo medido de lo altero del vano V 11 en el CUADRO DE VANOS. yo oue no cooemoncte con lo Indicado en el Piona de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido de lo alhxo del vano VI 1 en el CUADRO DE VANOS. yo que no cooe,�nde con lo indicado en el clono de detalle de venlonos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V 14 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooemnnde con lo Indicado en el Piona de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE VANOS. va que no cooe<00nde con lo Indicado en el Piona de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V 14 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no cooe<�nde con lo indicado en el Plano de detalle de ventanos. 
Revisor la medida del ancho del vano V14 en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooemnnde con lo indicado en el Plano de detalle de ventanos. 
Revisor la medido del ancho del vano V14 en el CUADRO DE VANOS. va que no cooe<00nde con lo Indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor la medida del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooemnnde con lo Indicado en el Plano de detalle de ventanos. 
Revisor la medido del ancho del vano V 14 en el CUADRO DE V ANOS. yo aue no cooesoonde con lo indicado en el Plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no cooemnnde con lo indicado en el Piona de detalle de ventanos. 
Revisor lo medida del ancho del vano V 14 en el CUADRO DE V ANOS. va,.."' no cooe<�nde con lo Indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V 14 en el CUADRO DE V ANOS. YO nue no cooe<n<>nde con lo Indicado en el Plano de delalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V 14 en el CUADRO DE V ANOS. va"'"' no cooesoonde con lo Indicado en el Piona de delalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE V ANOS. va que no cooesoonde con lo indicado en el Piona de delalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesoonde con lo indicado en el Piona de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE VANOS. va oue no cooesoonde con lo Indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor la medido del ancho del vano Vl 4 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no cooesoonde con lo Indicado en el Piona de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V 14 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooesoonde con lo indicado en el clono de delolle de ventanos. 
Revisarlo medido del ancho del vano V14 en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooesoonde con lo Indicado en el Plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano Vl 4 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooesoonde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V 14 en el CUADRO DE V ANOS, yo que no cooesoonde con lo Indicado en el Plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V14 en el CUADRO DE V ANOS, va,.."' no cooemnnde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE V ANOS. va que no cooe<nnnde con lo indicado en el Plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano Vl 4 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooe<�nde con lo Indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano Vl 4 en el CUADRO DE V ANOS. va""" no cooernnnde con lo Indicado en el Plano de detalle de ventanos. 
Revisor to medido del ancho del vano Vl 4 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooe<�nde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V14 en el CUADRO DE VANOS. va rn"' no cooesoonde con lo indicado en el Plano de detalle de ventanos. 
Revisor to medido del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE V ANOS. va"',.. no cooesoonde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooesoonde con lo indicado en el Plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE v ANOS. va aue no cooemnnde con lo indicado en et clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooe<�nde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V 14 en el CUADRO DE V ANOS. va que no cooemonde con lo indicado en el Piona de delalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE V ANOS. vo oue no cooesoonde con lo Indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE V ANOS. yo que no cooemonde con lo indicado en el Piona de delalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE V ANOS. vo aue no cooemorlde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medida del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no cooesoonde con lo indicado en el Plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medida del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no cooesoonde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medida del ancho del vano V 14 en el CUADRO DE V ANOS. yo que no cooesoonde con la Indicada en el Plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V 14 en el CUADRO DE V ANOS. vo aue no cooemnnde con to indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisor lo medida del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE V ANOS, vo oue no cooesoonde con lo indicado en el Plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE V ANOS, YO aue no cooemnnde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V14 en el CUADRO DE VANOS, va aue no cooesoonde con lo Indicado en el Plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooemnnde con lo indicado en el Plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V 14 en el CUADRO DE V ANOS. yo que no cooesoonde con lo Indicado en el Plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V14 en el CUADRO DE VANOS. va oue no cooemnnde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano Vl 4 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesoonde con lo indicado en el Plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V14 en el CUADRO DE VANOS. yo que no cooemnnde con lo Indicado en el Plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE V ANOS, va oue no cooe<�nde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooe,�nde con lo indicado en el Plano de delalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V14 en el CUADRO DE VANOS. yo aue no cooernnnde con lo indicado en el Plano de detalle de ventanos. 
ReviSOí lo medido del ancho del vano V 14 en el CUADRO DE V ANOS, va oue no cooesoonde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
RevlSOí lo medido del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE V ANOS. yo que no cooesponde con to indicado en el plano de delolle de ventanos. 
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A-75 
A-76 
A-01 
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A-21 
A-24 
A-25 
A-26 
A-27 
A-28 
A-29 
A-30 
A-31 
A-34 
A-35 
A-36 
A-37 
A-40 
A-41 
A-42 
A-43 
A-44 
A-45 
A-46 
A-47 
A-50 
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A-54 
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A-57 
A-59 
A-60 
A-61 
A-62 
A-63 

Edificio P -Plonto 4° v 5° Piso 
Edificio P -Planto de Techos 
Cisterna -Planto de Sótano -

Edificios Av B -Planto 1° Piso 
Edificios A y B -Planta 2' y 3º Piso 
Edificios Av 8 -Planta 4° y 5° Piso 
Edificios Av B -Picnic 6° a 9' Piso v Techos 
Edificio C -Planto 1° Piso 
Edificio c-Planta 2' y 3" Piso 
Edificio C -Planta 4° v 5º Piso 
Edificio C -Planto 6º o 9' Piso y Techos 
Edificio D -Planto 1° Piso 
Edificio D -Plonlo 2' y 3' Piso 
Edificio D -Plonlo 4° v 5º Piso 
Edificio D -Planto 6° o 9° Piso y Techos 
Edificio E -Picnic 1° Piso 
Edificio E- Planto 2' v 3' Piso 
Edificio E -Planto 4° y 5° Piso 
Edificio E -Planto 6° o 9' Piso v Techos 
Edificio F-Planto 1° Piso 
Edificio F -Planto 2' v 3" Piso 
Edificio F -Planto 4º y 5º Piso 
Edificio F -Planto 6° o 9' Piso y Techos 
Edificio G-Planto 1° Piso 
Edificio G -Planto 2' y 3' Piso 
Edificio G -Planto 4° y 5º Piso 
Edificio G -Planto 6° o 9' Piso y Techos 
Edificio H -Planto 1° Piso 
Edificio H -Planto 2' y 3" Piso 
Edificio H -Planto 4° y 5° Piso 
Edificio H-Planto 6° o 9' Piso y Techos 
Edificio 1-Pion to 1 ° Piso 
Edificio 1 -Planto 2' y 3' Piso 
Edificio 1-Planto 4° y 5º Piso 
Edificio 1-Planta 6° o 9' Piso v Techos 
Edificio J -Planta 1º Piso 
Edificio J -Planto 2' y 3' Piso 
Edificio J -Planto 4° y 5° Piso 
Edificio J -Planta 6° o 9' Piso v Techos 
Edificio K -Planto 1° Piso 
Edificio K -Planto 2' y 3' Piso 
Edificio K -Planta 4° y 5' Piso 
Edificio K - Planto 6° o 9' Piso v Techos 
Edificio L-Plonto 1° Piso 
Edificio L -Planto 2' v 3' Piso 
Edificio L -Plonlo 4º y 5° Piso 
Edificio L -Planto de Techos 
Edificio M -Planto 1° Piso 
Edificio M -Planto 2' y 3' Piso 
Edificio M -Planto 4° v 5' Piso 
Edificio M -Planto de Techos 
Edificio N -Plonlo 1º Piso 



676 ARQ 090 
677 ARQ 090 
678 ARQ 090 
679 ARQ 090 
680 ARQ ,090 
681 ARQ '090 
682 ARQ 090 
683 ARQ 090 
684 ARQ 090 
685 ARQ 090 
686 ARQ 090 
687 ARQ 091 
688 ARQ 092 
689 ARQ 092 
690 ARQ 092 
691 ARQ 092 
692 ARQ 092 
693 ARQ 092 
694 ARQ 092 
695 ARQ 092 
696 ARQ 092 
697 ARQ 092 
698 ARQ 092 
699 ARQ 092 
700 ARQ 092 
701 ARQ 092 
7(12 ARQ 092 
703 ARQ 092 
704 ARQ 092 
705 ARQ 092 
706 ARQ 092 
707 ARQ 092 
708 ARQ 092 
709 ARQ 092 
710 ARQ 092 
711 ARQ 092 
712 ARQ 092 
713 ARQ 092 
714 ARQ 092 
715 ARQ 092 
716 ARQ 092 
717 ARQ 092 
718 ARQ 092 
719 ARQ 092 
720 ARQ 092 
721 ARQ 092 
722 ARQ 092 
723 ARQ 092 
724 ARQ 092 
725 ARQ 092 
726 ARQ 092 

ARQ 092 

LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDF' 

Revisa lo medido del ancho del vano Vl 4 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooe«=nde con lo Indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisa lo medido del ancho del vano Vl 4 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooe<nnnde con lo Indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vono V 14 en el CUADRO DE V ANOS, yo que no cooe<""nde con lo Indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano Vl4 en el CUADRO DE VANOS. va oue no cooe...,,.,nde con lo Indicado en et clono de detalle de ventanos. 
Revisor la medida del ancho del vano Vl 4 en el CUADRO DE V ANOS, va que no cooesoonde con lo Indicado en el plano de delalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V 14 en el CUADRO DE V ANOS. va no"' no cooe...,,.,nde con lo indicado en et clono de detalle de ventanos. 
Revisor la medido del ancho del vano V 14 en el CUADRO DE V ANOS. va""" no cooe=nde con lo Indicado en et plano de detalle de ventanos. 
Revisa lo medido del ancho del vano V 14 en el CUADRO DE V ANOS, va"'"' no cooe...,,.,nde con lo Indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V 14 en el CUADRO DE V ANOS. vo "'"' no cooes00nde con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VI 4 en el CUADRO DE V ANOS. va"'"' no cooesoonde con to Indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano Vl 4 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooes00nde con to Indicado en el plano de detalle de ventanos. 
En IUO<Y de 'V-28" debería decir'V- 14", 
Revisor lo medido del ancho del vano V15 en el CUADRO DE VANOS. va que no cooesoonde con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisa lo medido del ancho del vano V 15 en el CUADRO DE V ANOS. va no"' no cooe...,,.,nde con lo Indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VlS en el CUADRO DE VANOS. yo oue no cooe<""nde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor la medido del ancho del vano VIS en el CUADRO DE VANOS, va"'"' no cooemnnde con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medida del ancho del vano VlS en et CUADRO DE V ANOS. va"'"' no cooe<""nde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medida del ancho del vano VlS en el CUADRO DE V ANOS. va ove no cooemnnde con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano Vl 5 en el CUADRO DE V ANOS, va oue no cooe<""nde con lo Indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VlS en el CUADRO DE VANOS, va ove no cooe...,,.,nde con lo Indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V 15 en el CUADRO DE V ANOS. yo oue no cooesoonde con to indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VIS en el CUADRO DE VANOS. va oue no cooe...,,.,nde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V15 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooesoonde con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VlS en el CUADRO DE V ANOS. vo oue no cooe...,,.,nde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor to medido del ancho del vano VlS en el CUADRO DE V ANOS, va que no cooe=nde con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del oncho del vano VlS en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooe...,,.,nde con lo Indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano Vl 5 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooe...,,.,nde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V 15 en el CUADRO DE V ANOS, va oue no cooe<""nde con lo Indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V15 en el CUADRO DE VANOS, va oue no cooe=nde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V 15 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooe...,,.,nde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VIS en el CUADRO DE VANOS. yo oue no cooesoonde con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VlS en el CUADRO DE VANOS, va oue no cooe...,,.,nde con lo Indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VlS en et CUADRO DE V ANOS, va oue no cooe...,,.,nde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V15 en el CUADRO DE VANOS. va oue no cooesnonde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VlS en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooes001'1de con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VlS en el CUADRO DE VANOS. yo ove no cooesnonde con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medida del ancho del vano VlS en et CUADRO DE VANOS, va oue no cooe...,,.,nde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V15 en el CUADRO DE VANOS. va oue no cooe<""nde con lo Indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V 15 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooe...,,.,nde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor la medido del ancho del vano V 15 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooe<""nde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisa lo medida del ancho del vano VlS en el CUADRO DE V ANOS. va"'"' no cooe...,,.,nde con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medida del ancho del vano VIS en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooe=nde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisa lo medido del ancho del vano V15 en el CUADRO DE VANOS. va oue no cooe=nde con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VIS en el CUADRO DE VANOS. va oue no cooe<""nde con lo Indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VlS en el CUADRO DE VANOS, va oue no cooes00nde con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VlS en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooe<nnnde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medida del ancho del vano VIS en el CUADRO DE VANOS. va"'"' no cooesoonde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor la medido del ancho del vano VIS en el CUADRO DE VANOS, va nue no cooes00nde con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano Vl 5 en el CUADRO DE V ANOS. va ove no cooes00nde con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor la medida del ancho del vano Vl 5 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no correspande con lo indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V 15 en el CUADRO DE V ANOS. va que no cooes00nde con lo Indicado en el clono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medida del ancho del vano VIS en el CUADRO DE VANOS. yo que no cooesponde con lo Indicado en el plano de detalle de ventanos. 
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Edificio N -Plooto 2" y 3° Piso 
Edificio N -Planto 4° v 5° Piso 
Edificio N • Planto de Techos 
Edilicio O -Planta t • Piso 
Edificio O -Planto 2" v 3º Piso 
Edificio O -Planto 4° y 5° Piso 
Ediíicio O -Planto de Techos 
Edificio P -Planta 1° Piso 
Edificio P -Planto 2" y 3° Piso 
Edificio P -Planto 4° y 5° Piso 
Edificio P -Planto de Techos 
Detalle Guadeóo 
Cisterna -Planto de Sótano 
Edificios Av 8 -Planto 1° Piso 
Edificios A y 8 -Planto 2" y 3° Piso 
Edificios A y 8 -Planta 4° y 5° Piso 
Edificios A y 8 -Planto 6° o 9' Piso y Techos 
Edificio C - Planto 1° Piso 
Edificio C- Planta 2" y 3° Piso 
Edificio C - Planto 4º v 5º Piso 
Edificio C - Planto 6º o 9' Piso y Techos 
Edificio D -Planta 1° Piso 
Edificio D - Planta 2" y 3° Piso 
Edificio D - Ploolo 4° v 5° Piso 
Edificio D -Planto 6º o 9' Piso v Techos 
Edificio E -Planto 1° Piso 
Edificio E- Planta 2" y 3° Piso 
Edificio E -Planto 4° v 5° Piso 
Edificio E - Planto 6º o 9' Piso v Techos 
Edificio F-Planto 1° Piso 
Edificio F - Planto 2" y 3° Piso 
Edificio F - Planta 4º v 5° Piso 
Edificio F-Planto 6º o 9' Piso v Techos 
Edificio G - Planta 1° Piso 
Edificio G -Planta 2" v 3° Piso 
Edificio G -Planto 4° v 5° Piso 
Edificio G -Planta 6º o 9º Piso y Techos 
Edificio H-Planta 1° Piso 
Edificio H - Planto 2" y 3° Piso 
Edificio H - Planto 4º v 5° Piso 
Edificio H -Planto 6º a 9' Piso y Techos 
Edificio 1-Planto 1° Piso 
Edificio 1-Planta 2" y 3° Piso 
Edificio 1-Planta 4° v 5° Piso 
Edificio 1-Planta 6º o 9' Piso y Techos 
Edificio J - Planto 1° Piso 
Edificio J - Plonlo 2" v 3° Piso 
Edificio J -Planto 4° v 5° Piso 
Edificio J - Planto 6º o 9' Piso y Techos 
Edificio K - Planta 1° Piso 
Edificio K -Planta 2" y 3° Piso 
Edificio K -Planto 4° v 5° Piso 
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LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

Revisor la medida del ancho del vano V15 en el CUADRO DE VANOS, va aue no ccxresoonde can la Indicado en el alono de delalle de venlanos. 
Revisor la medida del ancho del vano Vl 5 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no ccxre<nnnde con lo indicado en el alano de detalle de venlanas. 
Revisarla medida del ancho del vano V15 en el CUADRO DE VANOS, ya ave no ccxresoonde can lo Indicado en el plano de delalle de venlanos. 
Revisor la medida del ancho del vano V 15 en el CUADRO DE V ANOS, va ave no ccxre,nnnde con lo indicado en el alano de detalle de venlanas. 
Revisor la medida del ancho del vano VIS en el CUADRO DE VANOS, ya ave no ccxremonde con lo indicado en el Dlano de detalle de ven lanas. 
Revisor la medida del ancho del vana V15 en el CUADRO DE V ANOS, ya ove no ccxresoonde con lo indicado en el alano de detalle de venlanas. 
Revisor lo medida del ancho del vano V 15 en el CUADRO DE V ANOS, va ave no ccxre<nnnde con lo Indicado en el Dlano de detalle de venlanos. 
Revisor lo medida del ancho del vano V15 en el CUADRO DE VANOS. va ave no ccxremonde con lo indicado en el Dlano de detalle de venlonos. 
Revisar lo medido del ancho del vano V15 en el CUADRO DE VANOS, va ove no ccxresoonde con lo indicado en el alano de detalle de venlanas, 
Revisor lo medido del ancho del vano Vl 5 en el CUADRO DE V ANOS, va ave no ccxresoonde con lo indicado en el Dlano de delalle de venlanos. 
Revisar la medida del ancho del vano V15 en el CUADRO DE V ANOS. vo ave no ccxresoonde con lo indicado en el alano de delalle de venlanos. 
Revisar la medido del ancho del vano Vl 5 en el CUADRO DE V ANOS. vo ave no ccxremonde con lo Indicado en el Dlono de delalle de venlanas. 
Rev�or la medido del ancho del vana V 15 en el CUADRO DE V ANOS. vo ave no ccxresoonde con lo indicado en el alano de delalle de venlonos. 
Revisar la medida del ancho del vano V 15 en el CUADRO DE V ANOS. yo ave no ccxresoonde con lo indicado en el plano de delolle de venlanas. 
Revisor lo medido del ancho del vano V15 en el CUADRO DE VANOS, vo ave no ccxre<nnnde con lo indicado en el Dlano de delalle de venlonas. 
Revisor lo medido del ancho del vono V15 en el CUADRO DE VANOS, va oue no ccxre<nnnde con lo indicado en el alano de delalle de ventanas. 
Revw la medido del ancho del vano VIS en el CUADRO DE VANOS, vo ave no ccxresoonde con lo indicado en el Dlono de delalle de ventanos. 
Revw lo medido del ancho del vano V15 en el CUADRO DE VANOS, va ave no ccxresoonde con lo indicado en el alano de delalle de venlonas. 
Revisor lo medido del oncho del vano VIS en el CUADRO DE VANOS. vo ave no ccxresoonde con lo indicado en el Dlano de delalle de venlanas. 
Revw lo medida del ancho del vano V 15 en el CUADRO DE v ANOS. va aue no corre<nnnde con lo indicado en el alano de detalle de ventanos. 
Rev�ar la medida del ancho del vano Vl 5 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no ccxresoonde con lo indicado en el Diana de detalle de venlonos. 
Rev�arlo medido del ancho del vano V16 en el CUADRO DE VANOS, vo aue no ccxresoonde con lo indicado en el alano de detalle de ventanas. 
Revw lo medida del ancho del vano Vl6 en el CUADRO DE VANOS, va ave no ccxresoonde con lo indicado en el plano de detalle de venlanas. 
Revw la medido del oncho del vano Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, va ave no ccxre<nnnde con lo indicado en el alono de detalle de venlonas. 
Revisar lo medido del ancho del vano V 16 en el CUADRO DE V ANOS, yo ave no ccxremonde con lo indicado en el Dlono de detalle de ventanos. 
Rev�ar lo medido del ancho del vono Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, vo aue no ccxresoonde con lo indicado en el alano de detalle de ventanas, 
Revw lo medido del ancho del vano V 16 en el CUADRO DE V ANOS. yo aue no corresoonde con lo indicado en el Dlono de detalle de venlonos. 
Revw lo medido del ancho del vano V 16 en el CUADRO DE V ANOS. vo ave na ccxre.nnnde con lo Indicado en el alano de detalle de ventanos. 
Revw lo medido del ancho del vano Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS. yo oue no ccxresoonde con lo indicado en el Dlono de detalle de ventanos. 
Revw lo medido del ancho del vano Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, vo que no ccxresoonde con lo indicado en el alano de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido del ancho del vano Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, vo oue no ccxresoonde con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revw lo medido del ancho del vano Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, vo aue no ccxremnnde con lo Indicado en el Dlono de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido del ancho del vano Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, vo ave no ccxresoonde con lo indicado en el alano de detalle de ventanos. 
Rev�ar lo medido del ancho del vano V 16 en el CUADRO DE V ANOS, yo aue no ccxresoonde con lo indicado en el Dlono de detalle de ventanos. 
Revisar lo medido del ancho del vano VI 6 en el CUADRO DE V ANOS, vo aue no ccxre<nni\de con lo indicado en el alano de detalle de ventanos. 
Revisar lo medido del ancho del vano V 16 en el CUADRO DE V ANOS. vo ove no ccxresoonde con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS. vo ave no corre<nnnde con lo Indicado en el Dlono de detalle de ventanas. 
Revisor la medido del ancho del vano Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, vo aue no corresoonde con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V16 en el CUADRO DE VANOS, vo ave no ccxresoonde con lo indicado en el Dlano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS. vo ave no corresoonde con lo Indicado en el alano de detalle de ventanos. 
Revisor la medido del ancho del vano Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, vo ave no ccxresoonde con lo indicado en el Dlono de detalle de ventanos. 
Revisor la medido del ancho del vano Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, vo ove no ccxre•nnnde con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido del ancho del vano Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, vo aue no ccxre=nde con lo indicado en el Dlono de detalle de ventanos. 
Revisar lo medido del ancho del vano V 16 en el CUADRO DE V ANOS, vo oue no ccxresoonde con lo indicado en el alano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V 16 en el CUADRO DE V ANOS, vo aue no ccxre<nnnde con lo indicado en el Dlano de detalle de ventanas. 
Revisarla medido del ancho del vano V16 en el CUADRO DE VANOS, vo aue no ccxre<nnnde con lo indicado en el alano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano VI 6 en el CUADRO DE V ANOS, vo ave no corresoonde con lo indicado en el Dlono de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V 16 en el CUADRO DE V ANOS, vo aue no ccxresoonde con lo indicado en el alano de detalle de ventanas. 
Revisor lo medido del ancho del vano Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, vo aue no cooesoonde con lo indicado en el plano de detalle de ventanos. 
Revisor lo medido del ancho del vano V 16 en el CUADRO DE V ANOS. yo aue oo corresoonde con lo indicado en el Dlono de detotle de ventanos. 
Revisar la medido del ancho del vano VI 6 en el CUADRO DE V ANOS, va ave no ccxresoonde con lo indicado en el alano de detotle de ventanos. 
Revisor lo medido del oncho del vano Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS. yo oue no cooesponde con lo indicado en el plano de detalle de ventanas. 
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Edificio K • Planta 6' a 9' Piso v Techos 
Edificio L • Planta I' Piso 
Edificio L • Planta 2" y 3' Piso 
Edificio L • Planta 4' v 5' Piso 
Edificio L • Planto de Techos 
Edificio M • Planta I' Piso 
Edificio M • Planta 2" v 3' Piso 
Edificio M • Planta 4' y 5' Piso 
Edificio M • Plonlo de Techos 
Edificio N • Planta 1' Piso 
Edificio N • Plonlo 2" v 3' Piso 
Edificio N • Planto 4' v 5' Piso 
Edificio N • Planto de Techos 
Edificio O· Planta I '  Piso 
Edificio O· Planta 2" y 3' Piso 
Edificio O· Plonla 4' y 5' Piso 
Edificio O· Planla de Techos 
Edificio P • Plonla 1' Piso 
Edificio P • Planlo 2" v 3' Piso 
Edificio P • Plonla 4' y 5' Piso 
Edificio P • Planta de Techos 
C isterna· Planta de Sótano 
Edificios A v B · Planto I' Piso 
Edificios A y B -Planta 2" y 3° Piso 
Edificios A v B · Planta 4º v 5° Piso 
Edificios A y B · Planto 6° o 9° Piso y Techos 
Edificio C • Planto 1º Piso 
Edificio C-Planto 2" y 3' Piso 
Edificio c. Planto 4° v s• Piso 
Edificio C • Plonlo 6° o 9' Piso y Techos 
Edificio D • Planto 1° Piso 
Edificio D • Planto 2" y 3' Piso 
Edificio D. Planta 4° y s• Piso 
Edificio D • Planto 6º o 9' Piso y Techos 
Edificio E· Planto 1° Piso 
Edificio E-Planto 2" y 3' Piso 
Edificio E· Planto 4º v 5º Piso 
Edificio E· Planto 6° o 9' Piso y Techos 
Edificio F-Planta 1° Piso 
Edificio F • Planta 2" y 3' Piso 
Edificio F • Planto 4' y 5° Piso 
Edificio F • Planto 6' o 9' Piso y Techos 
Edificio G. Planto I º Piso 
Edificio G • Planto 2" y 3º Piso 
Edificio G • Planto 4' y 5º Piso 
Edificio G • Planto 6' o 9° Piso y Techos 
Edificio H • Planto 1° Piso 
Edificio H. Planto 2" V 3' Piso 
Edificio H • Planto 4° y 5° Piso 
Edificio H • Planto 6° a 9' Piso y Techos 
Edificio 1 • Plonlo 1° Piso 
Edificio 1-Planto 2" y 3' Piso 



780 ARQ 093 
781 ARQ· 093 
782 ARQ 093 
783 ARQ 093 
784 ARQ _1093 
785 ARQ 093 
786 ARQ 093 
787 ARQ 093 
788 ARQ 093 
789 ARQ 093 
790 ARQ 093 
791 ARQ 093 
792 ARQ 093 
793 ARQ 093 
794 ARQ 093 
795 ARQ 093 
796 ARQ 093 
797 ARQ 093 
798 ARQ 093 
799 ARQ 093 
800 ARQ 093 
801 ARQ 093 
802 ARQ 093 
803 ARQ 093 
804 ARQ 093 
805 ARQ 093 
806 ARQ 093 
807 ARQ 093 
808 ARQ 093 
809 ARQ 093 
810 ARQ 094 
811 ARQ 095 
812 ARQ 095 
814 ARQ 095 
815 ARQ 095 
816 ARQ 095 
817 ARQ 095 
818 ARQ 095 
819 ARQ 095 
820 ARQ 095 
821 ARQ 095 
822 ARQ 095 
823 ARQ 095 
824 ARQ 095 
825 ARQ 095 
826 ARQ 095 
827 ARQ 095 
828 ARQ 095 
829 ARQ 095 
830 ARQ 095 
831 ARQ 095 

ARQ 095 

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

Revisor la medida del ancha del vana VI 6 en el CUADRO DE V ANOS. va Que na conesoonde can lo Indicado en el plana de delalle de ventanas. 
Revisor la medida del ancho del vano Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS. va"'"' na cooesoonde con lo Indicado en el Diana de delalle de venlanas. 
Revisor la medida del ancho del vana Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS. va que na cooesoonde con la indicado en el plana de delalle de venlanas. 
Revisor la medida del ancho del vana Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS. va aue na cooe""'nde con lo indicado en el Diana de detalle de ventanas. 
Revisar la medida del ancho del vana V 16 en el CUADRO DE V ANOS, ya aue na cooesoonde con lo Indicado en el plana de delalle de venlanas. 
Revisar la medida del ancho del vana Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, va aue na cooesoonde con lo Indicada en el Diana de detalle de venlanas. 
Revisarla medida del ancha del vana V16 en el CUADRO DE VANOS. va aue na cooemnnde con la indicado en el plana de delalle de venlanas. 
Revisor la medida del ancho del vana Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, va aue na cooe•�nde can la indicada en el Diana de delalle de venlanas, 
Revisar la medida del ancho del vana Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, va aue na conesoonde can la indicada en el plana de delalle de venlanas. 
Revisoc la medida del ancho del vana Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, va Que na cooesoonde can la indicado en el clona de delalle de venlanas. 
Revisar la medida del ancho del vana VI 6 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooemnnde can lo indicada en el Diana de delalle de ventanas, 
Revisar la medida del ancha del vana Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, va aue na cooe•�nde can lo Indicada en el Diana de detalle de ventanas. 
Revisar la medida del ancha del vana V 16 en el CUADRO DE V ANOS, va aue na cooesoonde can la Indicado en el plana de delalle de ve ni anos. 
Revisar la medida del ancha del vana V 16 en el CUADRO DE V ANOS. va aue na cooemnnde con lo indicado en el clono de delalle de venlanas. 
Revisarla medida del ancha del vana Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, va aue na cooemnnde con la indicado en el plana de delalle de ventanas, 
Revisar la medida del ancho del vana Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, va no"' na conemnnde con la indicado en el clona de delalle de venlanas. 
Revisar la medida del ancho del vana Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, ya aue na cooesoonde con lo indicado en el piona de detalle de ventanas. 
Revisar la medido del ancho del vana Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS. va aue na COITe""'nde con lo indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisar la medida del ancho del vano VI 6 en el CUADRO DE V ANOS, ya aue na cooesoonde con lo indicado en el clono de detalle de venlanas. 
Revisar lo medida del ancha del vano Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no cooemnnde con lo indicado en el clono de detalle de ventanas. 
Revisar la medida del ancha del vana Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS. va Que na cooesoonde con lo indicado en el plana de detalle de venlanas. 
Revisar la medido del ancha del vana Vl 6 en el CUADRO DE VANOS. vo n,,.. na cooemnnde con lo indicado en el clona de detalle de venlanas. 
Revisar la medida del ancho del vana Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, ya Que na cooesoonde con lo indicado en el plana de delalle de venlanas. 
Revisor lo medida del ancho del vana Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, van,,.. na cooemnnde con lo indicado en el clona de detalle de ventanas. 
Revisar lo medida del ancha del vana V 16 en el CUADRO DE V ANOS. ya aue na conesoonde con lo indicado en el plana de detalle de ventanas. 
Revisar la medida del ancho del vana V16 en el CUADRO DE V ANOS, va oue na cooesoonde con lo indicado en el Diana de detalle de ventanas, 
Revisar la medida del ancha del vana V 16 en el CUADRO DE V ANOS, ya aue na cooesoonde con lo indicado en el plana de detalle de venlanas. 
Revisar la medida del ancha del vana Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS. va aue na cooemnnde con lo Indicado en el clona de detalle de venlanas. 
Revisar la medida del ancho del vana Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, va aue na cooesoonde con lo indicado en el Diana de detalle de ventanas. 
Revisor la medido del ancha del vana Vl 6 en el CUADRO DE V ANOS, va aue na cooesoonde con lo indicado en el plana de delalle de ventanas. 
Falla detalle del vana V17y V20 
Revisoclas medidas del vana V21 en el CUADRO DE V ANOS. va aue na cooesn<VVie con lo indicado en el Diana de delalles. 
Revisar las medidas del vana V21 en el CUADRO DE V ANOS, Ya aue na cooesoonde con lo indicado en el plana de delalles. 
Revisor las medidas del vana V21 en el CUADRO DE V ANOS, va aue na conesoonde con lo indicado en el Diana de delolles, 
Revisar las medidas del vana V21 en el CUADRO DE V ANOS, YO aue na conesoonde con 1o indicado en el Diana de delalles. 
Revisor las medidas del vana V21 en el CUADRO DE VANOS, ya aue na cooemnnde con lo Indicado en el plano de delalles. 
Revisor las medidas del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS, va aue na cooe<n<VVie con lo indicado en el Diana de delatles. 
Revisar las medidas del vana V21 en el CUADRO DE V ANOS, va aue na cooesoonde con lo indicado en el plana de del alfes. 
Revisor las medidas del vana V21 en el CUADRO DE V ANOS, va rn"' na cooesoonde con lo indicado en el Diana de delalles. 
Revisor las medidas del vana V21 en el CUADRO DE V ANOS, va aue na cooesoonde con lo Indicado en el clona de delalles. 
Revisar las medidas del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS. va Que na cooesoonde con lo Indicado en el plana de detalles. 
Revisar las medidas del vana V2 I en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesn<VVie con lo indicado en el clono de detalles. 
Revisar las medidas del vana V21 en el CUADRO DE V ANOS. va aue na cooesoonde con lo indicado en et plana de detalles. 
Revisor las medidas del vana V21 en et CUADRO DE V ANOS. va aue na cooesoonde con lo indicado en et Diana de detalles. 
Revisor las medidas del vana V21 en el CUADRO DE V ANOS, ya aue na conesoonde con la indicado en el plana de detalles. 
Revisor las medidas del vana V21 en el CUADRO DE V ANOS, va aue na conesoonde con lo indicado en el Diana de detalles. 
Revisor las medidas del vana V21 en el CUADRO DE V ANOS, va aue na conesoonde con lo indicado en el etano de detalles. 
Revisor las medidas del vana V21 en el CUADRO DE V ANOS. va aue na cooemnnde con lo indicado en el plana de detalles. 
Revisor las medidas del vana V21 en el CUADRO DE V ANOS, va aue na corresoonde con lo indicado en el Diana de detalles. 
Revisor las medidas del vana V21 en el CUADRO DE VANOS. va aue na corresoonde con lo indicado en el etano de detalles. 
Revisar las medidas del vana V21 en el CUADRO DE V ANOS, ya ave no cooesoonde con lo indicado en el plana de detalles. 
Revisar las medidas del vana V21 en el CUADRO DE V ANOS. ya que na conespande con lo indicado en el plana de detalles. 
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A-42 
A-43 
A-44 
A-45 
A-46 
A-47 
A-50 
A-51 
A-52 
A-53 
A-54 
A-55 
A-56 
A-57 
A-59 
A-60 
A-61 
A-62 
A-63 
A-64 
A-65 
A-66 
A-69 
A-70 
A-71 
A-72 
A-73 
A-74 
A-75 
A-76 
D-16 
A-01 
A-02 
A-04 
A-05 
A-08 
A-09 
A-10 
A-11 
A-14 
A-15 
A-16 
A-17 
A-18 
A-19 
A-20 
A-21 
A-24 
A-25 
A-26 
A-27 
A-28 

----� �

Edificio 1-Planla 4° v 5° Piso 
Edificio 1-Planta 6° a 9° Piso y Techos 
Edificio J -Planta 1° Piso 
Edificio J -Planta Z' v 3" Piso 
Edificio J -Planla 4' v 5' Piso 
Edificio J -Planla 6° a 9° Piso v Techos 
Edificio K -Planta 1° Piso 
Edificio K -Planla Z' v 3" Piso 
Edificio K -Planta 4° y 5° Piso 
Edificio K -Planta 6° a 9° Piso v Techos 
Edificio L-Planta 1 º Piso 
Edificio L-Planta Z' v 3" Piso 
Edificio L -Planla 4° v 5° Piso 
Edificio L-Planla de Techos 
Edificio M -Planta 1 º Piso 
Edificio M -Planla Z' Y 3" Piso 
Edificio M -Planta 4° v 5° Piso 
Edificio M-Planta de Techos 
Edificio N -Planto I' Piso 
Edificio N -Planta Z' y 3" Piso 
Edificio N -Planlo 4' y 5' Piso 
Edificio N -Planta de Techos 
Edificio O-Planto I' Piso 
Edificio O -Planto Z' v 3" Piso 
Edificio O -Planta 4' y 5' Piso 
Edificio O-Planta de Techos 
Edificio P -Planta 1 º Piso 
Edificio P -Planta Z' v 3" Piso 
Edificio P -Planto 4' y 5' Piso 
Edificio P -Planto de Techos 
Delalle Ventanas. 
Cisterna -Planla de Sótano 
Edificios A y B -Planla 1° Piso 
Edificios Av B - Planta 4' y 5° Piso 
Edificios A y B - Planla 6° a 9° Piso y Techos 
Edificio C -Planta 1• Piso 
Edificio C-Planta Z' v 3° Piso 
Edificio C -Planta 4° v 5° Piso 
Edificio C - Planta 6º a 9° Piso v Techos 
Edificio D -Planla 1° Piso 
Edificio D -Planta Z' y 3" Piso 
Edificio D -Planla 4' v 5º Piso 
Edificio D -Planta 6° a 9° Piso y Techos 
Edificio E -Planta 1' Piso 
Edificio E-Planta Z' y 3" Piso 
Edificio E -Planta 4' y 5' Piso 
Edificio E -Planta 6° o 9° Piso y Techos 
Edificio F-Planta 1' Piso 
Edificio F -Planto Z' y 3" Piso 
Edificio F -Planta 4' y 5' Piso 
Edificio F -Planta 6' o 9' Piso y Techos 
Edificio G -Plonlo 1° Piso 



833 ARQ 095 
834 ARQ 095 
835 ARQ 095 
836 ARQ , 095 
837 ARQ '095 
838 ARQ 095 
839 ARQ 095 
8-40 ARQ 095 
841 ARQ 095 
842 ARQ 095 
843 ARQ 095 
844 ARQ 095 
845 ARQ 095 
846 ARQ 095 
847 ARQ 095 
848 ARQ 095 
849 ARQ 095 
850 ARQ 095 
851 ARQ 095 
852 ARQ 095 
853 ARQ 095 
854 ARQ 095 
855 ARQ 095 
856 ARQ 095 
857 ARQ 095 
858 ARQ 095 
859 ARQ 095 
860 ARQ 095 
861 ARQ 095 
862 ARQ 095 
863. ARQ 095 
864 ARQ 095 
865 ARQ 095 
866 ARQ 095 
867 ARQ 095 
868 ARQ 095 
869 ARQ 095 
870 ARQ 095 
871 ARQ 095 
872 ARQ 096 
873 ARQ 096 
874 ARQ 096 
875 ARQ 096 
876 ARQ 096 
877 ARQ 096 
878 ARQ 096 
879 ARQ 096 
880 ARQ 096 
881 ARQ 096 
882 ARQ 096 
883 ARQ 096 

ARQ 096 

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE'' 

Revisar las medidos del vano V2 I en el CUADRO DE VANOS, ya aue no cooes00nde con lo Indicado en el Plano de detalles. 
Revisac las medidos del vano V21 en et CUADRO DE V ANOS. va�"' no cooesoonde con to Indicado en et otano de detolles. 
Revisar las medidas del vano V2I en el CUADRO DE V ANOS, yo oue no cooesPOnde con lo Indicado en el Plano de detalles. 
Revisar los medidas del vano V2I en el CUADRO DE VANOS. yo oue no cooesoonde con lo Indicado en el clono de detalles. 
Revisar los medidas del vano V2I en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooemnnne con to Indicado en el Plano de detalles. 
Revisar las medidos del vano V2I en et CUADRO DE V ANOS. yo aue no cooes00nde con la indicado en el Plano de detalles. 
Revisar tos medidas del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooe•nnnde con lo indicado en et clono de detalles. 
Revisor los medidos del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS. YO aue no cooes00nde can lo indicado en el olano de detalles. 
Revisar los medidas del vano V21 en et CUADRO DE V ANOS. yo aue no cooes00nde con lo Indicado en el clono de detalles. 
Revisar los medidas del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooesnnnrte con to indicado en el Plano de detalles. 
Revisor las medidos del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS. ya aue no cooes00nde con lo Indicado en el Plano de detalles. 
Revisar las medidas del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooesoonde con lo Indicado en el clono de detalles. 
Revisar los medidos del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS. ya aue no cooesnnnde con to Indicado en el Plano de detalles. 
Revisa los medidos del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooe•nnnde con lo indicado en el clono de detalles. 
Revisar las medidas del vano V21 en el CUADRO DE VANOS. ya aue no cooesnonne con lo Indicado en el Plano de detalles. 
Revisarlas medidas del vano V21 en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooesoonde con la indicado en el clono de detalles. 
Revisar los medidos del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS. yo OU8 no cooe=nde con lo indicado en el Plano de detalles. 
Revisac las medidas del vano V21 en el CUADRO DE VANOS. va oue no cooesoonde con la Indicado en el clono de detalles. 
Revisor las medidos del vano V21 en el CUADRO DE VANOS. ya aue no cooes00nde con lo Indicado en el Plano de detalles. 
Revisarlas medidos del vono V21 en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooesnnnrte con la indicado en el Plano de detalles. 
Revisar los medidos del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooesoonde con to indicado en el otano de detalles. 
Revisar las medidos del vano V21 en et CUADRO DE V ANOS. ya aue no cooe=nde con lo indicado en el Plano de detalles. 
Revisor los medidos del vano V2I en el CUADRO DE VANOS, va aue no cooesoonde con lo Indicado en el clono de detalles. 
Revisor las medidas del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS. ya aue no cooe=nde con to indicado en el Plano de detalles. 
Revisar los medidos del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no cooesoonde con lo indicado en el clono de detalles. 
Revisar las medidos del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS, ya aue no cooes00nde con to indicado en el Plano de detalles. 
Revisor las medidas del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no cooe•nnnde con lo indicado en el clono de detalles. 
Revisor los medidas del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS. ya aue no cooesPOnde con lo indicado en el Plano de detalles. 
Revisor las medidos del vano V2I en el CUADRO DE V ANOS. va aue no cooesoonde con la indicado en el clono de detalles. 
Revisar las medidas del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS, yo aue no cooe=nde con lo indicado en el Plono de detalles. 
Revisarlos medidos del vano V21 en el CUADRO DE VANOS. va aue no cooesPOnde con lo indicado en el clono de detalles. 
Revisar las medidos del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no cooes00nde con lo indicado en el Plano de detalles. 
Revisar las medidas del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS. yo aue no cooe=nde con la indicado en el clono de detalles. 
Revisor los medidas del vano V21 en el CUADRO DE VANOS. va oue no cooesoonde con lo indicado en el clono de detalles. 
Revisar los medidos del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no cooes00nde con lo indicado en el Plano de detalles. 
Revisar las medidos del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS. va aue no cooe•nnnde con to indicado en el clono de delolles. 
Revisac las medidas del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS, va aue no cooes00nde con lo indicado en el Plano de detalles. 
Revisor las medidos del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooes00nde con lo indicado en el clono de detalles. 
Revisar las medidos del vano V21 en el CUADRO DE V ANOS. va oue no cooesoonde con lo indicado en el clono de detalles. 
En et CUADRO DE V ANOS. las medidos del vano V20 cooes00nden a los de lo V2 I del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE V ANOS. las medidos del vano V20 cooesoonden a tos de la V2 I del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. las medidas del vano V20 cooesPOnden a las de la V2I del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS, los medidas del vano V20 cooesPOnden o las de la V2I del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE V ANOS. los medidos del vano V20 cooesDOnden a tos de la V2I del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. las medidos del vano V20cooe•nnnden o las de la V21 del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS, las medidas del vano V20cooes00nden a las de la V21 del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE V ANOS, las medidas del vano V20 cooe=nden a los de lo V2 I del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE V ANOS. los medidos del vano V20 cooesoonden a los de la V2 I del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS, las medidas del vano V20 cooesPOnden o las de la V21 del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. las medidos del vano V20 cooesaanden o las de la V2 I del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE V ANOS. las medidas del vano V20 cooe<nnnden a los de lo V2 I del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. las medidos del vano V20 corresponden a los de la V2I del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
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A-29 
A-30 
A-31 
A-34 
A-35 
A-36 
A-37 
A-40 
A-41 
A-42 
A-43 
A-44 
A-45 
A-46 
A-47 
A-50 
A-51 
A-52 
A-53 
A-54 
A-55 
A-56 
A-57 
A-59 
A-60 
A-61 
A-62 
A-63 
A-64 
A-65 
A-66 
A-69 
A-70 
A-71 
A-72 
A-73 
A-74 
A-75 
A-76 
A--01 
A--02 
A--03 
A--04 
A--05 
A--08 
A--09 
A-I0 
A-11 
A-I4 
A-15 
A-16 
A-17 

Edlficlo_G_- Planto 2" y 3" Pisa 
Edificio G - Planta 4° y 5° Pisa 
Edificio G -Planto 6° o 9' Pisa y Techos 
Edificio H- Planto 1º Pisa 
Edificio H -Planto 2" y 3" Pisa 
Edificio H -Planto 4º v 5° Pisa 
Edificio H -Planto 6° o 9' Pisa y Techos 
Edificio 1-Planto 1° Pisa 
Edificio 1-Planta 2" y 3" Pisa 
Edificio 1-Planto 4º y 5º Pisa 
Edificio 1-Planto 6º o 9' Pisa v Techos 
Edificio J -Planto 1° Pisa 
Edificio J -Planto 2" y 3" Pisa 
Edificio J -Planto 4° y 5° Pisa 
Edificio J -Planta 6° o 9° Pisa y Techos 
Edificio K-Planto 1° Pisa 
Edificio K - Planto 2" y 3" Pisa 
Edificio K -Planta 4º y 5° Pisa 
Edificio K -Planto 6° o 9' Pisa y Techos 
Edificio L -Planta 1º Pisa 
Edificio L -Planta 2' y 3" Piso 
Edificio L -Planta 4° y 5° Pisa 
Edificio L -Planla de Techos 
Edificio M -Planta 1° Piso 
Edificio M -Planto 2' v 3" Piso 
Edificio M -Planto 4° y 5° Piso 
Edificio M -Planta de Techos 
Edificio N -Planto 1° Pisa 
Edificio N -Planta 2' v 3" Piso 
Edificio N -Plonta 4° y 5° Piso 
Edificio N -Planto de Techos 
Edificio O -Planta 1º Piso 
Edificio O -Planta 2' v 3" Piso 
Edificio o -Planto 4º v 5º Pisa 
Edificio O -Planta de Techos 
Edificio P -Planto 1º Piso 
Edificio P -Planta 2' y 3" Pisa 
Edificio P -Planto 4º y 5º Pisa 
Edificio P -Planto de Techos 
Cisterna -Planto de Sótano 
Edificios A y 8 - Planto 1° Pisa 
Edificios A y 8 -Planta 2' y 3° Pisa 
Edificios A y B -Planta 4° y 5' Piso 
Edificios A y 8 -Planta 6° a 9' Pisó v Techos 
Edificio C -Planta 1° Pisa 
Edificio C-Planto 2" y 3" Pisa 
Edificio C - Planto 4º v 5º Pisa 
Edificio C - Planto 6º a 9' Piso v Techos 
Edificio D -Planla 1° Pisa 
Edificio D -Planta 2' y 3" Piso 
Edificio D -Planta 4° y 5° Pisa 
Edificio D • Planta 6° a 9° Pisa v Techos 



885 ARQ 096 
886 ARQ 096 
887 ARQ 096 

888 ARQ 096 

889 ARQ ! 096 
890 ARQ 096 

891 ARQ 096 
892 ARQ 096 

893 ARQ 096 

894 ARQ 096 

895 ARQ 096 

896 ARQ 096 

897 ARQ 096 

89 8  ARQ 096 

899 ARQ 096 
900 ARQ 096 
901 ARQ 096 
902 ARQ 096 
903 ARQ 096 
904 ARQ 096 
905 ARQ 096 
906 ARQ 096 
907 ARQ 096 
908 ARQ 096 
909 ARQ 096 
9 10 ARQ 096 
9 11 ARQ 096 
9 12 ARQ 096 
9 13 ARQ 096 
9 14 ARQ 096 
9 15 ARQ 096 
9 16 ARQ 096 
917 ARQ 096 
918 ARQ 096 
9 19 ARQ 096 
920 ARQ 096 
921 ARQ 096 
922 ARQ 096 
923 ARQ 096 
924 ARQ 096 

925 ARQ 096 
926 ARQ 096 
927 ARQ 096 

928 ARQ 096 

929 ARQ 096 
930 ARQ 096 
93 1 ARQ 096 

932 ARQ 096 
933 ARQ 097 
934 ARQ 09 8  
935 ARQ 099 

936 ARQ 100 
-

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE'' 

En el CUADRO DE V ANOS. los medidos del vano V20 corremonden o los de lo V2 I del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vano V20 corre<nnnden o los de lo V2l del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vano V20 correspanden o los de lo V21 del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vano V20 corresoonden o los de lo V21 del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS, los medidos del vano V20 correspanden o los de lo V21 del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vano V20 corresoonden o los de lo V2l del PLANO DE DETAUE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vano V20 corremonden o los de lo V2l del PLANO DE DETAUE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vano V20 corre<nnnden o los de lo V2l del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE V ANOS. los medidos del vano V20 correspanden o los de lo V2 I del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE V ANOS. los medidos del vano V20 corre<nnnnen o los de lo V2 I del PLANO DE DETAUE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vano V20 corremnnden o los de lo V2l del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE V ANOS. los medidos del vano V20 correspanden o los de lo V2 l del PLANO DE DETALLE DE VEN! ANAS. 
En el CUADRO DE V ANOS. los medidos del vano V20 corremnnden o los de lo V2l del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vano V20 corresoonden o los de lo V2l del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS, los medidos del vano V20 corresoonden o los de lo V2l del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS, 
En el CUADRO DE V ANOS. los medidos del vano V20 corresoonden o los de lo V2 I del PLANO DE DETAUE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vano V20 corresoonden a los de lo V2l del PLANO DE DETAUE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vano V20 corresoonden o los de lo V21 del PLANO DE DETAUE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE V ANOS, los medidos del vano V20 corresoonden o los de lo V2 l del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vano V20 corresoonden o los de lo V2l del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE V ANOS. los medidos del vano V20 correspanden o los de lo V2 I del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE V ANOS, los medidos del vano V20 corre<nnnden o los de lo V2 l del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. las medidos del vano V20 corresoonden o los de lo V21 del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE V ANOS. los medidos del vano V20 corresoonden o los de lo V21 del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE V ANOS. los medidos del vano V20 correspanden o los de lo V2l del PLANO DE DETAUE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE V ANOS, los medidos del vano V20 corremnnden o los de lo V2l del PLANO DE DETAUE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vano V20 corresoonden o los de lo V2l del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vano V20 corresoonden o los de lo V2l del PLANO DE DETAUE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vano V20 corresDOnden o los de lo V21 del PLANO DE DETAUE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vana V20 corresoonden o los de lo V21 del PLANO DE DETAUE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vano V20corremonden o los de lo V21 del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vano V20 corresoonden o los de lo V21 del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vano V20 correspanden o los de lo V21 del PLANO DE DETAUE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS, los medidos del vano V20corresoonden a los de lo V21 del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vana V20 correspanden o los de lo V21 del PLANO DE DETAUE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS, los medidos del vano V20 corre<nnnden o los de lo V21 del PLANO DE DETAUE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vano V20 corre<�nden o los de lo V2l del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS, los medidos del vana V20 correspanden o los de lo V21 del PLANO DE DETAUE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE V ANOS. los medidos del vana V20 corresoonden o los de lo V21 del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS, 
En el CUADRO DE V ANOS, los medidos del vano V20 corresoonden o los de lo V21 del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE V ANOS. los medidos del vano V20 corresoonden o los de lo V21 del PLANO DE DET AUE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vano V20 corresoonden o los de lo V21 del PLANO DE DETAUE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS, los medidos del vana V20 corremonden o los de lo V21 del PLANO DE DETAUE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vano V20 corresnnnnen o los de lo V2 I del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE V ANOS. los medidos del vano V20 corresoonden o los de lo V21 del PLANO DE DETAUE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS, los medidos del vana V20 corresoonden o los de lo V21 del PLANO DE DETAUE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE VANOS. los medidos del vano V20 corresoonden o los de lo V21 del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
En el CUADRO DE V ANOS. los medidos del vano V20 corresDOnden o las de lo V21 del PLANO DE DETALLE DE VENTANAS. 
Falto detalle del CUARTO DE BASURA. 
Falto detalle de los BANCAS DE MADERA. 
Se recomiendo coloca un iolodor en los cuartos de los closets de los montonles. 
Se recomienda revisor los planos del proveedor de ascensores. 
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A-18
A-19
A-20 
A-21 
A-24 
A-25 
A-26 
A-27 
A-28 
A-29 
A-30 
A-31
A-34 
A-35 
A-36 
A-37 
A-40 
A-4 1 
A-42 
A-43 
A-44 
A-45 
A-46 
A�7 
A-SO 
A-51
A-52 
A-53 
A-54 
A-55 
A-56 
A-57 
A-59 
A-60 
A-61
A-62 
A-63 
A-64 
A-65 
A-66 
A-69 
A-70 
A-71
A-72 
A-73 
A-74 
A-75 
A-76 
D-69 
D-19 
D-21 
A-02 

--

Edificio E -Planto l º Piso 
Edificio E- Planto '2° v 3• Piso 
Edificio E -Planto 4º v 5° Piso 
Edificio E -Planto 6º o 9" Piso v Techos 
Edificio F - Plonlo Iº Piso 
Edificio F - Planto '2° v 3° Piso 
Edificio F -Planto 4º v 5º Piso 
Edificio F - Planto 6° o 9" Piso v Techos 
Edificio G- Planto l º Piso 
Edificio G -Planto '2° V 3° Piso 
Edificio G -Plonlo 4° v 5° Piso 
Edificio G -Plonlo 6º o 9" Piso y Techos 
Edificio H -Planto l º Piso 
Edificio H -Planto '2° y 3° Piso 
Edificio H -Planto 4° y 5° Piso 
Edificio H -Plonlo 6º o 9" Piso v Techos 
Edificio 1-Plonla 1° Piso 
Edificio 1-Plonlo '2° v 3° Piso 
Edificio 1- P.lonto 4° y 5° Piso 
Edificio 1-Planto 6º o 9" Piso v Techos 
Edificio J - Planto 1° Piso 
Edificio J -Planto '2° y 3° Piso 
Edificio J -Planto 4º v 5° Piso 
Edificio J - Plonlo 6º o 9" Piso v Techos 
Edificio K -Planto 1 • Piso 
Edificio K -Planto '2" y 3° Piso 
Edificio K - Planto 4° y 5º Piso 
Edificio K -Planta 6° o 9" Piso v Techos 
Edificio L -Plonto l º Piso 
Edificio L - Planto '2° v 3° Piso 
Edificio L -Planto 4° v 5º Piso 
Edificio L -Plonlo de Techos 
Edificio M -Planto 1 • Piso 
Edificio M -Plonlo '2° v 3° Piso 
Edificio M -Planto 4° v 5° Piso 
Edificio M -Planto de Techos 
Edificio N -Planto 1 • Piso 
Edificio N -Planta '2° y 3° Piso 
Edificio N - Planto 4º v 5º Piso 
Edificio N - Planto de Techos 
Edificio O -Planto 1° Piso 
Edificio O - Planto '2° v 3° Piso 
Edificio O -Plonlo 4° v s• Piso 
Edificio O - Planto de Techos 
Edificio P -Planto 1° Piso 
Edificio P -Planto '2° v 3° Pisa 
Edificio P -Planto 4° v 5° Pisa 
Edificio P -Planto de Techos 

! /Detalle de Cuarto de Bas<Kol 
i (Delolle de Bancos de modero} 
Delolle Closel de Monlonle 
Edificios A v B -Planto 1 • Pisa 



937 ARQ 100 
938 ARQ 100 
939 ARQ 100 
940 ARQ . 100 
941 ARQ '100 
942 ARQ 100 
943 ARQ 100 
944 ARQ 100 
945 ARQ 100 
946 ARQ 100 
947 ARQ 100 
948 ARQ 100 
949 ARQ 100 
950 ARQ 100 
951 ARQ 100 
952 ARQ 100 
953 ARQ 100 
954 ARQ 100 
955 ARQ 100 
956 ARQ 100 
957 ARQ 100 
958 ARQ 100 
959 ARQ 100 
960 ARQ 100 
961 ARQ 100 
962 ARQ 100 
963 ARQ 100 
964 ARQ 100 
965 ARQ 100 
966 ARQ 100 
967 ARQ 100 
968 ARQ 100 
969 ARQ 100 
970 ARQ 100 
971 ARQ 100 
972 ARQ 100 
973 ARQ 100 
974 ARQ 100 
975 ARQ 100 
976 ARQ 100 
977 ARQ 100 
978 ARQ 100 
979 ARQ 100 
980 ARQ 100 
981 ARQ 100 
982 ARQ 101 
983 ARQ 101 
984 ARQ 101 
985 ARQ 101 
986 ARQ 101 
987 ARQ 101 

� ARQ 101 

Se recomiendo revisor los planos del proveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los olonos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los Planos del proveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los alanos del oroveedor de ascensores . 
Se recomiendo revisor los planos del proveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los olonos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los planos del proveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los alanos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los planos del proveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los planos del OíOVeedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los alanos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los planos del proveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los alanos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los planos del proveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los alanos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los planos del oroveedOí de ascensores. 
Se recomiendo revisor los alanos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los planos del proveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisar los olonos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los planos del OíOveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los Planos del oroveedOí de ascensores. 
Se recomiendo revisor los alanos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los Planos del proveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los alanos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisar los r"\V'\nnc: del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los planos del proveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los olonos del Oíoveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los planos del proveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los olonos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los Planos del proveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los alanos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los olonos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los olonos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los Planos del proveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los alanos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisar los planos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los Planos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los olonos del Oíoveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los planos del proveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los alanos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los alanos del proveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los Planos del proveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los alanos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los planos del proveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los olonos del proveedor de ascensores. 

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

Correoir el esoesor de los Placas M4 y M 1. de acuerdo o lo indicado en los Planos de estructu-os e= 15 cm. 
Correoir el esPesor de los Placas M4 v M 1. de acuerdo o lo Indicado en los olonos de estructu-as e= 15 cm. 
Correoir el esoesor de los placas M4 y M 1, de acuerdo o lo indicado en los olonos de eslructu-os e= 15 cm. 
Correair el e.,.,..sor de los alocas M4 v M 1, de ocverdo o lo Indicado en los alanos de estructu-os e= 15 cm. 
Corregir el esoesor de los placas M4 y M 1, de acuerda o la indicado en los Planos de estructu-os e= 15 cm. 
Correair el esPesor de los olocos M4 v M 1, de acuerda o lo indicado en las olonos de estructu-os e= 15 cm. 
Corregir el espesor de los placas M4 y M l. de acuerda o lo indicada en los planos de estructu-os e= 15 cm. 
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A-03 
A--04 
A--05 
A--08 
A--09 
A-10 
A-11 
A-14 
A-15 
A-16 
A-17 
A-18 
A-19 
A-20 
A-21 
A-24 
A-25 
A-26 
A-27 
A-28 
A-29 
A-30 
A-31 
A-34 
A-35 
A-36 
A-37 
A-40 
A-41 
A-42 
A-43 
A-44 
A-45 
A-46 
A-47 
A-50 
A-51 
A-52 
A-53 
AG- 02 
AG- 03 
AG-04 
AG- 05 
AG-06 
AG- 07 
A--02 
A--08 
A-14 
A-18 
A-24 
A-28 
A-40 

Edificios A y B - Planto Z' y 3" Piso 
Edificios Av B - Planto 4° v 5° Piso 
Edificios A y B - Planto 6° o 9' Piso v Techos 
Edificio C - Planto lº Piso 
Edificio C- Planto Z' y 3° Piso 
Edificio C - Planto 4° v 5º Piso 
Edificio C - Planto 6° o 9' Piso v Techos 
Edificio D- Planto 1° Piso 
Edificio D - Planto Z' v 3" Piso 
Edificio D - Planto 4° y 5° Piso 
Edificio D - Planto 6° o 9' Piso v Techos 
Edificio E - Planto 1 º Piso 
Edificio E- Planto Z' y 3º Piso 
Edificio E - Planto 4° v 5° Piso 
Edificio E - Planto 6° o 9' Piso y Techos 
Edificio F - Planto 1° Piso 
Edificio F - Planto Z' v 3° Piso 
Edificio F - Planto 4° y 5° Piso 
Edificio F - Planto 6° o 9' Piso v Techos 
Edificio G - Planto 1º Piso 
Edificio G - Planto Z' v 3° Piso 
Edificio G - Planto 4º y 5° Piso 
Edificio G - Planto 6° o 9° Piso y Techos 
Edificio H- Planto 1° Piso 
Edificio H - Planto?' y 3" Piso 
Edificio H - Planto 4° v 5º Piso 
Edificio H - Planto 6º o 9' Piso v Techos 
Edificio 1- Planto 1° Piso 
Edificio 1- Planto Z' y 3" Piso 
Edificio 1- Planto 4° y 5° Piso 
Edificio 1- Planto 6° o 9' Piso v Techos 
Edificio J - Planto 1° Piso 
Edificio J - Planto Z' v 3" Piso 
Edificio J - Planto 4º y 5º Piso 
Edificio J - Planto 6° o 9' Piso v Techos 
Edificio K- Planto 1º Piso 
Edificio K - Planto Z' v 3" Piso 
Edificio K - Planto 4º v 5º Piso 
Edificio K - Planto 6° o 9' Piso v Techos 
Planto 1° Piso 
Planto Z' piso 
Planto 3" Piso 
Planto 4° Piso 
Planto 5' piso 
Planto 6° ol 9° Piso 
Edificios A y B - olonto 1 er piso 
Edificio C - planto 1 er oiso 
Edificio D - planto ler oiso 
Edificio E - olanto 1 er oiso 
Edificio F- Planto 1 er oiso 
Edificio G -planto 1 er piso 
Edificio 1-Planto ler oiso 



989 ARQ 101 
990 ARQ 102 
991 ARQ 102 
992 ARQ 103 
993 ARQ 

1 104 
994 ARQ 105 
995 ARQ 105 
996 ARQ 105 
997 ARQ 105 
99B ARQ 106 
999 ARQ 107 
1000 ARQ lOB 

1001 ARQ 10B 
1002 ARQ 109 
1003 ARQ 109 
1004 ARQ 110 
1005 ARQ 110 
1006 ARQ 111 
1007 ARQ 112 
IOOB ARQ 113 
1009 ARQ 113 
1010 ARQ 113 
1011 ARQ 113 
1012 ARQ 113 
1013 ARQ 113 
1014 ARQ 113 
1015 ARQ 114 
1016 ARQ 114 
1017 ARQ 115 
101B ARQ 116 
1019 ARQ 116 
1020 ARQ 116 
1021 ARQ 116 
1022 ARQ 116 
1023 ARQ 116 
1024 ARQ 116 
1025 ARQ 117 
1026 ARQ 118 
1027 ARQ 119 
1028 ARQ 120 
1029 ARQ 120 
1030 ARQ 121 
1031 ARQ 121 
1032 ARQ 122 
1033 SEG 001 
1034 SEG 001 
1035 SEG 001 
1036 SEG 002 
1037 SEG 002 
1038 SEG 002 

� SEG 002 

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

Colreair el e..:..sor de las olocas M4 v M l. de ocue,do o lo Indicado en los olonos de estruct..-os e= l 5  cm. 
Compatibilizar =ún et clono de detalle de bonos. 
Compatibllizar ""'Ún el clono de detalle de bonos. 
CooeQir el tllulo del clono. debe decir "SSHH /veos Comunes Primer Nivel" 
Cooeoir el título del clono. debe decir"SSHH Áteos Comunes Segundo v Tercer Niver' 
Compatibilizar escalera del cuarto de bombos. de ocue,do o lo indicado en el clono de detalle. 
Compatibtlizar escalera del cuarto de bombos, de acuerdo o lo indicado en et clono de detalle. 
Comcatibllizar escalera del cuarto de bombos. de acuerdo o lo Indicado en el clono de detalle. 
Compatibilizar escalera del cuarto de bombos. de acuerdo o lo Indicado en el clono de detalle. 
Los muros�� forman et umbral de los "'-tos cortofueoo deben ser de concreto. Cooeair en et clono de detalle de escaleras. 
Cooeoir Texlo debe decir: Edificios 5 v 9 Pisos 11° Piso) 
Falto dibuiar Tablero Bectrico en el corte 
Falto dibuiar Tablero Bectrico en el corte 
B sumideros debe coincidir con lo inter,ección de los 4 cerómicos 
B sumideros debe coincidí, con lo inter,ección de los 4 cerómicos 
Colocar los medidas con 3 decimales. oaa dar �ar creci�ón v evitar errores. 
Colocar las medidas con 3 decimales. oora dar movor crecisión Y evitar errores. 
De acuerdo al cuadro de vanos follan detalles de los vanos V2B v V29 
Colocar uno Noto oue indiaue aue la hoia cooediza se abre desde el Interior de la Mamoora. 
.,... , .... ._ .... , ,1 .... , ......... \,,,VI- u,, ,.u::, ......... uic:1 ..... , .............. CII f\.J) ....... .....IJU) "·-·--·""'"' t:: .... , .......... , .. ,_, ......... 1 CI --·-· ·-- 1 ·- ---··-·····--· --· ... , ... ____ , .... .., ..... -··--'�,>,¡;:e '!;JI, ___ , ,,,_, 

t:I' ,_._._., , .... ,,..,,_,1\,,,VI.,..__,. ...,., ""'""'""'""" V'l:JI • .,,,M __ ,_ "C;<I 1\,,1) ___ ,,_., '""''""""'l""'V ll;;fl .. ,, ... , .. ,,.,-' '-VII c.1 ...... , .. , , .... 1 
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Folla dibuiar Uave General del oouo en el corte 
Falta dibujar Uave General del aguo en el corte 
Se recomienda esoecificar aue son Bisooros v de aue tloo son. 
Se recomienda indicar la separación aue debe haber entre el NPT v lo oorte inferior de lo hoia de la nu<>rta. 
Se recomienda indicar la seooraclón aue debe haber entre et NPT v la nnrle inferi0< de la hoio de la ouerta. 
Se recomienda indicar lo sePO<ación aue debe haber entre el NPT v la parte inferior de lo hoia de la "'"'ria. 
Se recomienda indicar lo seoaraclón aue debe haber entre el NPT v la """e inferior de la hala de lo N �rta. 
Se recomienda indicar lo seooración aue debe haber entre el NPT v la nnne inferior dela hoia de la ,.,.,..rto. 
Se recomienda indicar la seoaación aue debe haber entre el NPT v la corte inferior de lo hoja de la ouerta. 
Se recomienda indicar la seooración aue debe haber entre el NPT v la nnne inferior de la hoia de lo "',..rto. 
Se colocara Taooiuntas al lnoreso de los denrvtamentasi 
Se debe conisderOf oendiente v sumideros en el techa pasteleros. 
Describirv esoecificOf modela de llave 

..................... , .... .., .... ,.,_.,,�x;;c1 ............... 

- ... - 7u �- ............. � ... , ·- , .. , .... 
Uy v, 

yu -,w w,_, ,v - v• _w, ,,,u, 

............... .............. ,u ............................. .,..,c-, .......... , .. , ..... 

....... , ._,,., ....... , ... yu ,.., ..... ..,..,,_,. , ,  .......... ,..., ........... ,, .... , 

--· 
Coloca un tomacooiente como lo indico instalaciones eléctricos. vo oue coloca otro toma sianlfica hacer un nuevo circuito. 
ColocOf un tamocorriente como ta indica instalaciones eléctricas. va aue colocar otra toma slanifica hacer un nueva circuito. 
Falta indicar el contrazócalo de cerómico en los cocinas fcorte 3-31. 
Falta indicar el cantrazócala de cerómica en los cocinas lcorte 3-31. 
Co�derOf un Tomacorriente dable. debida a aue das �moles indican un circuito extra. 
Ca�derar Detector de Huma en departamentos. 
Ca�derar Detector de Huma en denn-lamentas. 
Ca�derar Detector de Huma en deoortamentos. 
Verificar ubicación de la Central de Alarma Cantraincendia de acuerda at plano de comunicaciones. 
Verificar ubicación de la Central de Alarma Contraincendia de acuerdo al plano de comunicaciones. 
Verificar ubicación de la Central de Alarma Contraincendia de acuerda al plano de comunicaciones. 
Verificar ubicación de lo Central de Alarmo Controincendia de acuerda al plano de comunicaciones. 
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AG-02 Planto General 1 er piso 
A-79 Edificio de Áleos Comunes - olonlo ter piso 
AG-02 Planto General I er piso 
0-07 Detalle Bonos óreos comunes 
0-06 Detalle Bonos óreos comunes 
A-01 Cisternas olonto sótano 
AG-01 Planto General de Cisternas 
AG-02 Planto General 1 er piso 
0-67 Detalle de pisos exteriores 
0-30 Detalle escoteros 
0-11 Detalle de cocinas 
0-11 Detalle de cocinas 
0-12 Detalle de cocinas 
0-11 Detalle de cocinas 
0-12 Detalle de cocinas 
0-15 Detalle Ventanos 
0-15 Detalle Ventanos. 
0-16 Detalle Ventanos. 
0-17 Detalle Mamparos 
0-01 Detalle Bollos 
0-02 Detalle Bonos 
D-03 Detalle Bonos 
0-04 Detalle Bollos 
D-OB Detalle Bonos 
D-09 Detalle Bonos 
0-10 Detalle Bonos 
0-11 Detalle de cocinas 
0-12 Detalle de cocinas 
0-16 Detalle Clase! de Montante 
0-48 Detalle pisas departamentos· 9 pisos 
0-49 Detalle pisas deoortamentos • 9 pisos 
0-50 Detalle pisas departamentos· 9 pisos 
0-50 Detalle oisos deoortamentas • 9 pisos 
D-52 Detalle pisos departamentos - 9 pisos 
0-53 Detalle oisos deoortamentas • S pisos 
0-54 Detalle pisos departamentos· S pisos 
0-70 Detalle de Holl de Edificios 
0-72 Cuarto de Acaoia de BoSlXa v EUM 
0-69 Cuarta de Acopia de Bos..-a 
0-11 Detalle de Cocino 
0-12 Detalle de Cocino 
0-11 Detalle de Cocino (corte 3-31 
0-12 Detalle de Cocino fcorte 3-31 

Detalle de Cocino 
SEG-01 Edificio LM.N.O.P • 1 er Pisa 
SEG-02 Edificio LM.N.O.P • 2da al Sta Pisa 
SEG-07 Tinnlnnia 7 v 8 
SEG-01 General - 1 er Piso 
SEG-02 General - 'Z' al 5° Piso 
SEG-03 General· 6° al 9° Piso 
SEG-04 Tipolagla 1 y 5 



10-40 SEG 002 

10-41 SEG 002 

1042 SEG 002 

1043 SEG '003 

1044 SEG 003 

1045 SEG 003 

1046 SEG 003 

10-47 SEG 003 

1048 SEG 003 

10-49 SEG 003 

1050 SEG 00-4 

1051 SEG 00-4 

1052 SEG 00-4 

1053 SEG 00-4 

1054 SEG 00-4 

1055 SEG 005 
1056 SEG 006 
1057 SEG 006 
1058 SEG 006 
1059 SEG 006 
1060 SEG 006 
1061 SEG 006 
1062 EST 001 
1063 EST 002 

1064 EST 003 
1065 EST 003 
1066 EST 00-4 
1067 EST 005 
1068 EST 005 
1069 EST 006 
1070 EST 007 
1071 EST 008 
1072 EST 008 
1073 EST 009 
1074 EST 009 
1075 EST 010 
1076 EST 011 
1077 EST 012 
1078 EST 013 
1079 EST 014 
1080 EST 015 
1081 EST 015 
1082 EST 015 
1083 EST 015 
1084 EST 015 
1085 EST 015 
1086 EST 015 
1087 EST 015 
1088 EST 015 
1089 EST 015 
1090 EST 015 

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

-

Verifica ubicación de lo Central de Alama Contraincendio de acuerdo al plano de comunlcoclones. 

Verifica ubicación de la Central de Alama Contraincendio de acuerdo al plano de comunicaciones. 

Verifica ubicación de la Central de Alama Contraincendla de acuerdo al plano de comunicaciones. 

Verifica si se requiere avisador sonoro en cada depcrfamento o si es suficiente con el avisador sonoro del hall. 

Verifica si se requiere avisador sonoro en cado depcrfamenlo o si es suficiente con et avisador sonoro del hall. 

Verifica si se requiere avisador sonoro en cado departamento o si es suficiente con el avisador sonoro del hall. 

Verifica si se requiere avisador sonoro en cado departomento o si es suficiente con el avisador sonoro del hall. 

Verifica si se requiere avisador sonoro en cado depcrfomenlo o si es suficiente con el avisador sonoro del hall. 

Verifica si se requiere avisador sonoro en cado derxvtomenlo o si es suficiente con el avisador sonoro del hall. 

Verifica si se requiere avisador sonoro en codo depcrfomento o si es suficiente con el avisador sonoro del hall. 

Follo sel\olizoción de los Pozo de Tierra. verifica ubicoción con los planos IIEE 

Falto sel\alizoción de las Pozo de Tierra, verificar ubicoci6n con los planos IIEE 

Falto sel\olizaci6n de los Pozo de Tierra. verifica ubicación con los planos IIEE 

Falta sel\olizoci6n de los Pozo de Tierra, verificar ubicación con los planos HEE 

Falto sel\alización de los Pozo de Tierra. verificar ubicación con las planos IIEE 

No requiere dicha tuminaio de emeroencio. 
Aciuotizar lo orouitecturo : zona de vestíbulo orevla de escalera v óreo de duelos de montontes. 
Acluotizor lo aquitechxa : zona de vesllbulo orevla de escalera v óreo de duelos de montantes. 
Aciuoliza lo arquilecturo : zona de vestíbulo orevio de escalera v óreo de duetos de montantes. 
Actualiza to arouilecturo: zona de veslíbulo orevio de escalera v órea de duetos de montantes. 
Aciuoliza lo arquitect<Xo: zona de vestlbula orevla de escalera v óreo de duetos de montantes. 
Actualiza lo orquilecturo : zona de vestíbulo orevio de escalera v óreo de duetos de montantes. 
Indica refuerzo adicional ooro columnas en to olotea de lo cistemo 
Corr&Qir NPT +2.30 debe ser+ 1.70 
No corresoonde et corte indicado en olonto con et desarollo del detalle. 
No corresconde et corte indicado en olonla con et desarolto del detalle. 
Fallo indicar et corte que te corrA<r>Onde 
Verifica tos niveles de olonto del techo de cisterna con los cortes 
Verificar tos r,vetes de olanto del techo de cisterna con tos cortes 
Falto diseño estruct<Xal de columnas 
Corregir NPT -0.85 debe ser +0.85 
Verifica tos cortes en olonto /No corre<nnnde a lo mostrado en el delollel 
Verificar los cortes en planta (No corre<=nde o lo mostrado en el delollel 
DetoUe Indico# 3Wel cO<fe aofico 4, verificare!=� cooosponde. 
Detalle Indico# 3/4" el corte gofico 4, verifica el QVe cooesponde. 
8 corte indico una vioo de ancho de 10cm. sin emborao en olonto el ancho de lo vioo es de 15cm. 
8 clono de olonto indico cimentación con zooata, no se ubico detalles de los zapatos 
Detalles corre<=nden o una plateo de cimentación sin emboroo en olonto se observo una cimentación con zapatos. 
Verifica el nombre del corte 18 corte 1-1 no corresoondel 
Planos corre<�nde o los torres E v F. sin embomo leyendo Indico torres C y D 
Verifica tos cortes en planta (No corre<nnnde o lo mostrado en et detalle - Corte 31 
Verifica los cortes en olonto INo correvvvv<e o lo mostrado en et detalle - Corte 31 
Verifica los cortes en olonto (No corre<=nde o lo mostrado en el detalle - Corte 31 
Verifica las cortes en olonto /No corre<nnnde a to mostrado en et detalle - Corte 31 
Verifica los cortes en olonla INo corre<nnnrle o ro mostrado en el detalle - Corte 31 
Verificar las cortes en olonlo (No corre<=nde o lo mostrado en et detalle - Corte 31 
Verifica los cortes en olonto. /No corre.,,,.,nde o lo mostrado en el detalle - Corte 31 
Verificar los cortes en olonta (No corresoonde o lo mostrado en el detalle - Corte 31 
Verificar los cortes en plonto INo corre<nnnde a lo mostrado en el detalle - Corte 31 
Verificar los cortes en olonla (No corresoonde o lo mostrado en el detalle - Corte 31 
Verifica los cortes en planto INo corre<nnnde o lo mostrado en el detalle - Corte 31 
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SEG-OS Tipologla 2 y 6 

SEG-06 Tipología 3 y 4 
SEG-07 Tipología 7 y 8 
SEG-01 Genero! - 1 ar Piso 

SEG-02 General - 'l." al 5° Piso 
SEG-03 General - 6° ol 9° Piso 

SEG-04 Tipología I y 5 

SEG-OS Tipologlo 2 y 6 

SEG-06 Tipología 3 y 4 
SEG-07 Tipología 7 y 8 

SEG-01 General - 1 er Piso 

SEG-04 Tipología t y s 

SEG-OS Tipología 2y 6 

SEG-06 Tipología 3 y 4 

SEG-07 Tipología 7 y 8 
SEG-04 T,nnlnoío 1 
SEG-01 General - 1 er Piso 
SEG-02 General - 'l." al s• Piso 
SEG-03 General - 6° al 9° Piso 
SEG-04 Ticolooío I v 5 
SEG-OS Tinnlnnío 2 v 6 
SEG-06 Ticoioola 3 y 4 
E-62 Cistemo 
E-63 Corte 9-9 
E-62 Cislemo 
E-62 Central de Lavado - Corte 2 
E-62 Cistemo 
E-ó4 Cistemo - óreo de Jardín 
E-63 Cistemo - Corte 5 
E-66 ln!lreso Vehicuia 
E-67 Central de lavado 
E-58 EUM - Corte 2 -Duetos 
E-59 EUM - Corte 2 -Ductos 
E-58 Corte 5 - EUM 
E-59 Corte 5 - EUM 
E-59 Corte 1 - EUM 
E-56 EUM 
E-56 EUM 
E-59 EUM 
E-15 Edificio E V F 
E-04 Edificio A y B - 1° Piso 
E-05 Edificio A V B - 'l." al 3° Piso 
E-06 Edificio A v 8 - 4° al 8" Piso 
E-07 Edificio A y B - 9° Piso 
E-38 Edificio J V K- 1° Piso 
E-39 Edificio J y K - 'l." al 3" Piso 
E--40 Edificio J y K - 4° al 8° Piso 
E-41 Edificio J y K - 9° Piso 
E-44 Edificio LV M- 1° Piso 
E-45 Edificio L y M- 'l." ol 4° Piso 
E-46 Edificio L v M - 5° Piso 



1091 EST 015 
1092 EST 015 
1093 EST 015 
1094 EST , 015 
1095 EST '015 
1096 EST 016 
1097 EST 017 
1098 EST 017 
1099 EST 017 
1100 EST 017 
1101 EST 017 
1102 EST 017 
1103 EST 017 
1104 EST 017 
1105 EST 017 
1106 EST 017 
1107 EST 017 
1108 EST 017 
1109 EST 017 
1110 EST 017 
1111 EST 017 
1112 EST 017 
1113 EST 017 
1114 EST 017 
1115 EST 017 
1116 EST 017 
1117 EST 017 
1118 EST 017 
1119 EST 017 
1120 EST 017 
1121 EST 017 
1122 EST 017 
1123 EST 017 
1124 EST 017 
1125 EST 017 
1126 EST 017 
1127 EST 017 
1128 EST 018 
1129 EST 019 
1130 EST 020 
1131 EST 021 
1132 EST 021 
1133 EST 021 
1134 EST 021 
1135 EST 021 
1136 EST 021 
1137 EST 021 
1138 EST 021 
1139 EST 021 
1140 EST 021 
1141 EST 021 
1142 EST 021 

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

Verificor los cortes en planto (No corre•""""e o lo mostrado en el detalle - Corte3i 
Verificor tos cortes en olonto INo corresoonde o lo mostrado en el detalle - Corte 31 
Verificar los cortes en planto (No corre•nnnde o lo mostrado en el delolle • Corte 31 
Verificar los cortes en olonto INo corresoonde o lo mostrado en el detalle· Corte 31 
Verificor los cortes en olonto INo corre•nnnde o lo mostrado en el detalle· Corte 31 
B corte indico uno vice de ancho de 10cm, sin embarco en planto el ancho de lo viao es de 15cm.1Corle 11 
B corte indico uno viaa de ancho de 45cm. sin embarco en olonto el oncho de la vico es de 50cm.(Corte 21 
B corte indico uno viaa de ancho de 45cm. sin embargo en olanta et ancho de lo viaa es de 50cm.1Corte 21 
B corte indica uno vioo de ancho de 45cm, sin embarco en olonta el ancho de lo vico es de 50cm.(Corte 21 
B corte indico uno vica de ancho de 45cm, sin embarca en clanta el ancho de lo viaa es de 50cm.1Corte 21 
B corte indico uno viao de ancho de 45cm, sin embarca en planta el ancho de la vioa es de 50cm.(Corle 21 
B corte indico uno vioa de ancho de 45cm, sin embarca en clanta el ancho de la vioa es de 50cm.1Corte 21 
8 corte indico uno viao de ancho de 45cm, sin emhnmo en planta el ancho de la vioa es de 50cm.(Corte 21 
B corte indico uno vica de ancho de 45cm, sin embarca en olanta el ancho de ta vioa es de 50cm.1Corte 21 
B corte indico uno vioo de ancho de 45cm. sin emhnma en olanla el ancho de lo vioo es de 50cm.(Corte 21 
Bcorte indico uno vica de ancho de 45cm. sin embarga en planta el ancho de lo vioo es de 50cm.1Corte 21 
B corte indico uno viaa de ancho de 45cm. sin embarca en olanla el ancho de lo vice es de 50cm.1Corte 21 
8 corte indico uno vioo de ancho de 45cm, sin embarga en planta el ancho de lo viga es de 50cm.(Corle 21 
B corte indica uno viao de ancho de 45cm. sin embarca en clonla el ancho de lo vico es de 50cm.1Corte 21 
8 corte indica uno vica de ancho de 45cm. sin embarca en clanla el ancho de la viaa es de 50cm.1Corte 21 
B corte indico uno viaa de ancho de 45cm, sin embarca en Dlonla el ancho de la vioa es de 50cm.(Corte 21 
B corte indico uno viao de ancho de 45cm, sin embarco en olonlo el ancho de la viaa es de 50cm.1Corte 21 
B corte indica uno vica de ancho de 45cm. sin embarca en planto el ancho de la viga es de SOcm.(Corte 21 
B corte indico uno vioa de ancho de 45cm. sin embarca en clanta el ancho de lo vioo es de SOcm.lCorte 21 
B corte indica uno viaa de ancho de 45cm. sin embargo en planto el ancho de la viga es de 50cm.1Corte 21 
B corte indico uno vioa de ancho de 45cm. sin emhnmo en Dlonta el ancho de la vioa es de 50cm.1Corle 21 
B corte indico uno viaa de ancho de 45cm. sin embarca en olanta el ancho de la viaa es de 50cm.1Corte 21 
B corte indico uno vioa de ancho de 45cm. sin embarca en planto el ancho de lo vlco es de 50cm.(Corle 21 
B corte indico uno viaa de ancho de 45cm. sin embarao en clonto el ancho de lo viaa es de 50cm.1Corte 21 
B corte indica uno vioo de ancho de 45cm, sin embarco en planto el ancho de la vica es de 50cm.(Corte 21 
B corte indica uno viaa de ancho de 45cm. sin embarco en clanto el ancho de lo viaa es de 50cm.1Corte 21 
B corte indica uno vioo de ancho de 45cm, sin embarca en Dlanta el ancho de la vioa es de 50cm.(Corte 21 
8 corte indico uno viga de ancho de 45cm, sin embargo en planta el ancho de la vlaa es de 50cm.(Corte 21 
B corte indica uno viaa de ancho de 45cm. sin embarco en Diento el ancho de lo vioo es de 50cm.1Corte 21 
El corte indico uno vica de ancho de 45cm. sin embarca en planto el ancho de lo viga es de 50cm.(Corte 21 
B corte indica uno viao de ancho de 45cm. sin embarca en Dienta el ancho de la vioo es de 50cm.1Corle 21 
B corte indico uno vica de ancho de 45cm, sin embarco en planta el ancho de la vioa es de 50cm.(Corte 21 
Verificar can las clonas de IISS del cuarta de bombos. se reauie,e modificar la lasa v el m<Xa en dicho sector. 
Verificar can las planos de IISS del cvorto de bombos. se reauiere canaleta can relillo en la laso de piso. 
Verificar can las Dlonos de IISS del cvorta de bambas. se reauiere modifica lo estruct<Xa cara lo camaro de bombea. 
Se recomienda reviSOí las clonas del oraveedor de ascenSOíes. 
Se recomienda revisor los planos del p,aveedor de QSC8nSOíes. 
Se recomienda revisor las Dianas del P<aveedor de ascenSOíes. 
Se recomiendo revisar los olanos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor las planos del p,oveedor de ascenSOíes. 
Se recomiendo revisor los Dianas del p,oveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los olanos del oroveedor de ascenSOíes. 
Se recomiendo revisar los planos del p,oveedor de ascenSOíes. 
Se recomiendo revisar los Dianas del P<oveedor de ascensores. 
Se recomienda revisor los olanos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisa los Dianas del p,oveedor de ascensores. 
Se recomienda revisor los planos del proveedor de ascensores. 

Página 22 de 30 

E-49 
E-SO 
E-51 
E-54 
E-55 
E--04 
E-04 
E-05 
E-06 
E-07 
E-11 
E-12 
E-13 
E-14 
E-18 
E-19 
E20 
E-21 
E-25 
E-26 
E-27 
E-31 
E-32 
E-33 
E-34 
E-38 
E-39 
E-40 
E-41 
E-44 
E-45 
E-46 
E-49 
E-SO 
E-51 
E-54 
E-55 
E-62 
E-62 
E-62 
E-01 
E--04 

E-05 
E-06 
E-07 
E-08 
E-11 
E-12 
E-13 
E-14 
E-15 
E-18 

Edificio_N_v O· 1° Piso 
Edificio N y O - 'Z' al 4° Piso 
Edificio N v o - 5º Piso 
Edificio P - 1• al 4º Piso 
Edificio P - 5º Piso 
Edificio A y B. 1° Piso 
Edificio A y B • 1 ° Piso 
Edificio Ay B - 2° ol 3° P�o 
Edificio A y B - 4° ol 8° Piso 
Edificio A V B. 9° Piso 
Edificio c v o - 1• Piso 
Edificio c v o - 'Z' ot 3° Piso 
Edificio c v o - 4º al 8° Piso 
Edificio c v o - 9º Piso 
Edificio E y F - 1° Pisa 
Edificio E y F • 'Z' ol 3° Piso 
Edificio E v F - 4º ol 8º Piso 
Edificio E y F - 9° Piso 
Edificio G - 1° Piso 
Edificio G - 'Z' al 8° Piso 
Edificio G . 9° Piso 
Edificio H y 1- 1° Piso 
Edificio H y 1 - 2° al 3° Piso 
Edificio H v 1- 4° ol 8° Piso 
Edificio H v 1- 9° Piso 
Edificio J y K • 1º Piso 
Edificio J v K - 'Z' al 3° Piso 
Edificio J v K - 4° al 8° Piso 
Edificio J v K - 9° Piso 
Edificio L y M • 1° Piso 
Edificio L v M - 'Z' al 4° Piso 
Edificio L v M - 5º Piso 
Edificio N V o. 1° Piso 
Edificio N y O - 2° al 4° Piso 
Edificio N v O - 5° Piso 
Edificio P - 1 • al 4º Piso 
Edificio P - 5º Pisa 
Cisterna 
Cisterna 
Cisterna 
Edificios Av B - Planto de cimentación v especificocion, 
Edificios Av B - Encofrada ter nivel 
Edificios A y B - Encofrado 2da y 3er nivel 
Edificios A y B - Encofrada 410 al 8vo nivel 
Edificios A y B - Encofrado 9no nivel 
Edificios C y D - Planta de cimentación y especificocion 
Edificios C v D- Encofrado ler nivel 
Edificios C y D - Encofrado 2do v 3er nivel 
Edificios C v O - Encofrado 4to al 8vo nivel 
Edificios C y D - Encofrado 9no nivel 
Edificios E y F - Planto de cimentación y especificocione 
Edificios E y F - Encofrado ler nivel 1 



1144 EST 021 
IU5 EST 021 
1146 EST 021 
1147 EST '021 
1148 EST 021 
1149 EST 021 
1150 EST 021 
1151 EST 021 
1152 EST 021 
1153 EST 021 
1154 EST 021 
1155 EST 021 
1156 EST 021 
1157 EST 021 
1158 EST 021 
1159 EST 021 
1160 EST 023 
1161 EST 024 
1162 EST 022 
1163 EST 022 
116-4 EST 022 
1165 EST 022 
1166 EST 022 
1167 EST 022 
1168 EST 022 
1169 EST 022 
1170 EST 022 

1171 EST 022 
1172 EST 022 

1173 EST 022 
1174 EST 022 
1175 EST 022 

1176 EST 022 

1177 EST 022 
1178 EST 022 
1179 EST 022 
1180 EST 022 
1181 EST 022 
1182 EST 022 
1183 EST 022 
1184 EST 022 
1185 EST 022 
1186 EST 022 
1187 EST 022 
1188 EST 022 
1189 EST 022 
1190 EST 022 

1191 EST 022 
1192 EST 022 
1193 EST 025 
1194 EST 025 

Se recomiendo revisor los olonos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisa los olonos del 0<oveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los Pianos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los olonos del 0<oveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisat los Pianos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los olonos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los olonos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los olonos del 0<oveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los Pianos del c,roveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los olonos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisat los Pianos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los olonos del 0<oveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los nlnnos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los olonos del 0<oveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los Pianos del oroveedor de ascensores. 
Se recomiendo revisor los Pianos del c,roveedor de ascensores. 

LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

De acuerdo o lo observado en los olonos de aouitectlKo. no existe lo Placo M 14. 
Modificar el ancho de lo oloco M 13. de OC1Jerdo o lo indicado en el plano de orQuitecllKo. 
Diseño de escaleras no cooesoonde con el detalle de aouitectlKo. 
Diseño de escaleras no cooesoonde con el detalle de orauitecllKo. 
Diseño de escaleras no cooesnnnrte con el detoUe de orouitect..-o. 
Diseño de escaleras no cooe,nnnde con el detalle de orouitect..-o. 
Diseño de escaleras no cooesoonde con el detalle de aouitect<Ko. 
Diseño de escaleras no cooe<nnnrte con el detalle de aouitectlKo. 
Diseño de escaleras no cooesoonde con el detalle de aauitect..-o. 
Diseño de escaleras no corresoonde con el detalle de aouitect<Ko. 
Diseño de escaleras no corresnnnne con el detalle de aouitect..-o. 
Diseño de escaleras no corresoonde con el detalle de aouitecl..-o. 
Diseño de escaleras no cooesoonde con el detalle de aouitect..-o. 
Diseño de escaleras no corresnnnrte con el detalle de aquitect..-o. 
Diseño de escaleras no corresoonde con el detalle de aouitectlKo. 
Diseño de escaleras no corre""'nde con el detalle de aauitect..-o. 
Diseño de escaleras no cooesoonde con el detalle de aouitect..-o. 
Diseño de escaleras no corresponde con el detalle de orouitecl..-o. 
Diseño de escaleras no corresoonde con el detalle de orouitect..-o. 
Diseño de escaleras no cooes""""'e con el detalle de aauitect..-o. 
Diseño de escaleras no cooesoonde con el delolle de aouilect..-o. 
Diseño de escaleras no cooesoonde con el delolle de omuitecl..-o. 
Diseño de escaleras no corresoonde con el detalle de a-ouitect..-o. 
Diseño de escaleras no corresoonde con el delolle de orouitectlKo. 
Diseño de escaleras no cooe,nnnde con el detalle de a-quilecl<Ko. 
Diseño de escaleras no corresoonde con el detalle de a-ouitecl..-o. 
Diseño de escaleras no corresoonde con el detoUe de aouitect..-o. 
Diseño de escaleras no corres""""e con el detalle de orouitect..-o. 
Diseño de escaleras no corresoonde con el detalle de a-ouitect..-o. 
Diseño de escaleras no corresoonde con el detalle de a-ouilectlKo. 
Diseño de escaleras no corresoonde con el detalle de orouilect..-o. 
Diseño de escaleras no corresoonde con el detalle de a-ouitect..-o. 
Diseño de escaleras no cooesoonde con el detalle de a-ouitect<Ko. 
Falto indica sobre loso de 15 cm en lo ducho o oorfir del 2do ciso. 
Falto indicar sobreloso de 15 cm en lo ducha o partir del 2do piso. 
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E-20 
E-21 
E-22 
E-25 
E-26 
E-27 
E-28 
E-31 
E-32 
E-33 
E-34 
E-35 
E-38 
E-39 
E-40 
E-41 
E-58 
E-58 
E-04 
E-05 
E-06 
E-07 
E-11 
E-12 
E-13 
E-14 
E-18 
E-19 
E-20 
E-21 
E-25 
E-26 
E-27 
E-31 
E-32 
E-33 
E-34 
E-38 
E-39 
E-40 
E-41 
E-44 

E-45 
E-46 
E-49 
E-50 
E-51 
E-54 
E-55 
E-05 
E-06 

1 
Edificios E v F - Encofrado 410 ol 8vo nivel 
Edilicios E v F - Encofrado 9no nivel 
Edificios G -Planto de cimentación v esoecificociones e 
Edificios G - Encofrado 1 er nivel 
Edificios G - Encofrado 2do ol 8vo nivel 
Edificios G • Encofrado 9no nivel 
Edificios He 1 • Planto de cimentoción v especificocione 
Edificios He 1 - Encofrado I er nivel 
Edificios He 1- Encofrado 2do v 3er nivel 
Edificios He 1- Encofrado 4to ol 8vo nivel 
Edificios H e 1- Encofrado 9no nivel 
Edificios J y K -Planto de cimentoción y esoecificocione 
Edificios J v K- Encofrado ler nivel 
Edificios J y K - Encofrado 2do y 3er nivel 
Edificios J v K - Encofrado 410 ol 8vo nivel 
Edificios J y K - Encofrado 9no nivel 
Estructuras edificio de Usos múltiples 
Estructuras edificio de Usos múltioles 
Edificios A V 8 
Edificios A y 8 
Edificios A v 8 
Edificios Ay 8 
EdificiosCv D 
EdificiosCv D 
Edificios e y D 
EdificiosCv D 
Edificios E V F 
Edificios E y F 
Edificios Ey F 
Edificios Ey F 
EdificiosG 
EdificiosG 
EdificiosG 
Edificios H e 1 
Edificios He 1 
EdificiosH e 1 
Edificios He 1 
Edificios J y K 
Edificios J v K 
Edificios J v K 
Edificios Jy K 
Edificios L v M 
Edificios L v M 
Edificios L y M 
Edificios N v O 
Edificios N y O 
Edificios N v O 
EdificiosP 
EdificiosP 
Edificios Av 8 - Encofrado 2do v 3er nivel 
Edificios A y 8 - Encofrado 4to ol 8vo nivel 



ltem Espec1ol,dad Nro Obs 

1195 EST 025 
1196 EST 025 
1197 EST 025 
1198 EST , 025 
1199 EST '025 
1200 EST 025 
1201 EST 025 
1202 EST 025 
1203 EST 025 
1204 EST 025 
1205 EST 025 
1206 EST 025 
1207 EST 025 
1208 EST 025 
1209 EST 025 
1210 IISS 001 
1211 IISS 001 
1212 IISS 002 

1213 IISS 003 
1214 IISS 003 
1215 IISS 003 
1216 IISS 003 
1217 IISS 003 
1218 IISS 003 
1219 IISS 003 
1220 IISS 003 
1221 IISS 003 
1222 IISS 003 
1223 IISS 003 
1224 IISS 003 
1225 IISS 004 

1226 IISS 004 

1227 IISS 003 
1228 IISS 003 
1229 IISS 004 

1230 IISS 005 
1231 IISS 005 

1232 IISS 005 
1233 IISS 005 
1234 IISS 006 

1235 IISS 006 

1236 uss 006 

1237 IISS 006 

1238 IISS 006 
1239 11SS 006 

1240 11SS 006 

1241 IISS 006 

1242 IISS 006 
1243 IISS 006 

1244 IISS 006 

1245 IISS 006 
� IISS 007 

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

Descnpc1on 

Falla indica sobrelosa de 15 cm en ta ducha a nmir del 2do nkn, 
Folla indica sobrelosa de 15 cm en la ducha a ocwiir del 2do piso, 
Folla indica sobrelosa de 15 cm en la ducha o nmir del 2do ciso. 
Falto indicar sobrelosa de 15 cm en la ducha a ocwiirdel 2do piso. 
Folla indica sobreloso de 15 cm en lo ducha a nnriir del 2do ciso. 
Follo indicar sobrelosa de 15 cm en la ducha a por1;, del 2do ciso. 
Folla indica sobrelosa de 15 cm en la ducha a porlir del 2do ciso. 
Folla indicar sobrelosa de 15 cm en la ducha a ""'ir del 2do ciso. 
Folla indicar sobrelosa de 15 cm en la ducha o porlir del 2do piso, 
Folla indicar sobrelosa de 15 cm en la ducha a omir del 2do ciso. 
Falla indica sobrelosa de 15 cm en la ducha a parfr del 2do piso. 
Folla indicar sobreloso de 15 cm en ta ducha a omir del 2do ciso. 
Folla indicar sobrelosa de 15 cm en la ducha a porlir del 2do piso. 
Folla indicar sobrelosa de 15 cm en lo ducha a oortir del 2do ciso. 
Folla indica sobrelosa de 15 cm en la ducha a omir del 2do piso. 
No existe rellena entre el Ntecha de la cisterna v el Nestocionamiento. elevar la alt<Xa de la loso. el ancho de la losa de techo es de 0.17m como lo seoola el eslrucl<Xal. 
No existe rellena entre el Ntecha de la cisterna y el Neslacionamienlo. elevar la all<Xa de la losa. el ancho de la losa de lecho es de 0.17m como lo se/lata el eslrvcl<Xal. 
Cooeair medidas: 8 Nlecho es +2.30 
Reubicar tuberías de ventilación. m<Xo recargado de tuberias debido al tablero eléctrico. 
Reubicar tuberías de ventilación. mlio recaoado de tuberias debido al tablero eléctrico. 
Reubica tuberías de ventilación. m<Xo recaroado de lubelias debido al tablero eléctrico. 
Reubicar tuberías de venliloci6n, m<Xo recargado de tuberias debido al tablero eléctrico. 
Reubicar tuberias de ventilación. m<Xo recaaodo de tuberias debido al tablero eléctrico. 
Reubicar luberias de ventilación. m<Xo recargado de tuberias debido al tablero eléctrico. 
Reubicar tuberías de ventilación. muro recaraado de tuberias debido al tablero eléctrico. 
Reubicar tuberias de ventilación, m<Xo recaroado de luberias debido al tablero eléctrico. 
Reubicar tuberias de ventilación. m<Xo recaroado de tuberías debido al tablero eléctrico. 
Reubicar tuberías de ventilación, m<Xo recaroado de tuberias debido al tablero eléctrico. 
Reubicar tuberias de ventilación, m<Xo recargado de luberias debido al tablero eléctrico. 
Reubicar tuberias de ventílaci6n, m<Xo recaraado de tuberías debido al tablero eléctrico. 
Verificar pendiente en dicha tramo. na cooesoonde o lo Indicado. 
Verifica pendiente en dicha tramo. na cooe=nde a lo indicado. 
Entre la CT y lo CF . exisle una colo aue indico1 
Entre lo CT v lo CF . existe une coto aue indico1 
Modifica oendienle, na cumple con lo Indicado en el plana, y tam=o cumple con el vela mlnimo=l% 
Distribución na cooe<nnnde con el detalle de arcuitect<Xa. redisei'la' IISS 
Distribución na cooespande con el detalle de arauilect<Xa. redisei'la' IISS 
Distribución na cooesoonde con el detalle de arauilect<Xo. redisei'la' llSS 
Distribución no cooesoonde con el detalle de araultect<Xa, redisei'la' IISS 
Cooeoir en el material del Zoca/o debe ser de concreto. como se muestra en los cortes de los detalles de arouitect<Xa. 
Cooeoir en el material del Zocalo debe ser de concreto. como se muestra en los cortes de los detalles de arcuilect<Xa. 
Cooeoir en el material del Zocato debe ser de concreto. coma se muestra en los cortes de tos detalles de arauilect<Xa. 
Cooeoir en el material del Zocalo debe ser de concreto, coma se muestra en los cortes de tos detalles de arauilecl<Xa. 
Cooeair en el material del Zocolo debe ser de concreto. como se muestra en los cortes de los detalles de orauilecl<Xa. 
Corregir en el material del Zocato debe ser de concreto. como se muestra en los cor1es de los detalles de arauitecl<Xa. 
Cooeoir en el material del Zocolo debe ser de concreta. coma se muestra en los cortes de los detalles de arauitecl<Xa. 
Cooecir en el material del Zocalo debe ser de concreta. como se muestra en los cor1es de los detalles de arauitecl<Xo. 
Corregir en el material del Zocato debe ser de concreto. coma se muestra en los cortes de los detalles de arauitect<Xa. 
Cooeoir en el material del Zocalo debe ser de concreto. como se muestro en los cortes de los detalles de arcuitect<Xo. 
Cooeoir en el material del Zoca/o debe ser de concreto. como se muestro en los cales de los detalles de arauilechxo. 
Corregir en el material del Zocolo debe ser de concreto. como se mueslro en los cor1es de los detalles de orauilect<Xo. 
Especificación indico que lo tubería de ing,eso de agua en el edificio K sera de :J', �n embargo en el piona de planto muestro 1·. 
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E--07 
E-12 
E-13 
E-14 
E-19 
E-20 
E-21 
E-26 
E-27 
E-32 
E-33 
E-34 
E-39 
E-40 
E-41 
IS-30 
IS-30 
IS-31 
IS-07 
IS-09 
IS-10 
IS-12 
IS-13 
IS-15 
IS-17 
IS-19 
IS-21 
IS-22 
IS-24 
IS-27 
IS-01 
IS-01 
IS-01 
IS-03 
IS-01 
IS-03 
IS-05 
IS-01 
IS-02 
IS-07 
IS-09 
IS-10 
IS-12 
IS-13 
IS-15 
IS-17 
IS-19 
IS-21 
IS-22 
IS-24 
IS-27 
IS--02 

Lomna Rc.-lcrt.:nc1a 

Edificios Av B - Encofrada 9na nivel 
Edificios C v D - Encofrado 2do v 3er nivel 
Edificios C y D - Encofrado 410 al 8vo nivel 
Edificios C v D - Encofrado 9na nivel 
Edificios E v F - Encofrado 2do y 3er nivel 
Edificios E y F - Encofrado 4to al 8vo nivel 
Edificios E v F - Encofrado 9na nivel 
Edificios G - Encofrado 2do ol 8vo nivel 
Edificios G - Encofrado 9na nivel 
Edificios He 1 • Encofrado 2do y 3er nivel 
Edificios He 1- Encofrado 4to al 8vo nivel 
Edificios He 1- Encofrado 9na nivel 
Edificios J y K - Encofrado 2do v 3er nivel 
Edificios J v K - Encofrado 4to al 8vo nivel 
Edificios J y K - Encofrado 9na nivel 
Cisterna 
Cisterna 
Cislerna 
Tipalooía 4 - 1 ° al 8° Piso 
Tioolooía 4 - 9° Piso 
Tioolooio 3 - l º al 8' Piso 
TiPolooía 3 - 9' Piso 
Tipologlo 2 - 1 º 019' Piso 
Tiooloala 1 • 1° al 8' Piso 
Tinnlnnía 1 - 9' Piso 
Tioolooio 6 - 1° al 8' Piso 
Tinnlooio 6 • 9' Piso 
Tiooloaia 5 - l º al 9° Piso 
Tipalooía 7 - 1° al 5° Piso 
Tinnl=io 8 - 1 º al 5° Piso 
lngteso Peatonal l 
EUM 
Red General de De=ue 
Red General de De=ue - Central de lavado. 
Red General de De=ue 
Central de Lavado - Desoaue 
Central de Lavado - AQua 
Central de Lavado - Desague 
Central de Lavado - AQua 
Tioolooio 4 - 1° ol 8' Piso 
Tioolooia 4 - 9' Piso 
Tioolooio 3 - l º al 8' Piso 
Tipología 3 - 9° Piso 
Tiooloaio 2 - l º al 9' Piso 
Tinnl=io 1 - 1° al 8° Piso 
Tiooloaia 1 - 9º Piso 
Tipatooio 6 - l º al 8' Piso 
Tipolooio 6 - 9' Piso 
Tipología 5 - 1° al 9' Piso 
Tinnlnnio 7 - 1° al 5° Piso 
Tinnl=io 8 - t • al 5' Piso 
Edificio K - Especificaciones Tecnicos Agua 



1247 IISS 008 

1248 IISS 009 
1249 IISS 009 
1250 IISS 009 
1251 IISS '009 
1252 IISS 009 
1253 IISS 009 
1254 IISS 009 
1255 IISS 009 
1256 IISS 009 
1257 IISS 009 
1258 IISS 009 
1259 II SS 009 
1260 IISS 010 
1261 IISS 010 
1262 IISS 010 
1263 IISS 010 
1264 IISS 010 
1265 IISS 010 
1266 IISS 010 
1267 IISS 010 
1268 IISS 010 
1269 IISS 010 
1270 IISS 010 
1271 IISS 010 
1272 IISS 010 
1273 IISS 010 
1274 IISS 010 
1275 IISS 010 
1276 IISS 010 
1277 IISS 010 
1278 IISS 010 
1279 IISS 010 
1280 IISS 010 
1281 IISS 010 
1282 IISS 010 
1283 11cc 001 
1284 11cc 001 
1285 11cc 001 
1286 IICC 001 
1287 IICC 002 
1288 IICC 002 
1289 IICC 002 
1290 IICC 002 
1291 IICC 002 
1292 11cc 002 
1293 IICC 002 
1294 IICC 002 
1295 IICC 002 
1296 IICC 003 
1297 IICC 003 
1298 IICC 003 

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

Se indico Instalaciones de de<nn<JA debe Indicar Instalaciones de OQua. verificar. 
Reubicar el sumidero de los duchas en los bollos.de ocverdo ol detalle de bollos de orouitecl<Xo oue llene """ coincidir con el corle del ceromlco. 
Reubicar el sumidero de los duchos en los boilos.de acuerdo al detalle de bonos de orQuilecl<Xo oue tiene Que coincidir con el c0<le del ceromlco. 
Reubicar el sumidero de los duchos en los boilos.de acuerdo al detalle de boilos de oraullecl<Xo noJA tiene oue coincidir con el corte del ceromlco. 
Reubicar el sumidero de los duchos en los boilos.de acuerdo al detalle de bollos de orQui\ect<Xo "'"' llene aue coincidir con el c0<le del ceromlco. 
Reubicar el sumidero de los duchas en tos bollos.de acuerdo al detalle de bollos de orauitecl<Xo oue tiene n<JA coincidir con el c0<te del ceromico. 
Reubicar el sumidero de los duchos en tos bollos.de acuerdo al detalle de bollos de orauilecl<Xo,.."' tiene oue coincidir con el corte del ceromico. 
Reubica el sumidero de los duchos en los bollos.de acuerdo al detalle de boilos de orauitecl<Xa n<JA tiene oue coincidir con el c0<te del ceromlco. 
Reubicar el sumidero de los duchos en los boilos.de ocverdo al detalle de bonos de orauitecl<Xa oue llene"'"' coincidir con el c0<te del ceromico. 
Reubicar el sumidero de los duchos en los bol\os.de acuerdo al detalle de boilos de aQuitecl<Xo aue llene aue coincidir con el corte del ceromlco. 
Reubica el sumidero de los duchos en tos bol\os.de acuerdo al detalle de boilos de aouitect<Xo,.."' tiene oue coincidir con el c0<te del ceromlco. 
Reubicar el sumidero de los duchas en los bollos.de acuerdo al detalle de boilos de orauitect<Xa oue tiene oue coincidir con el corte del ceromlco. 
Reubicar el sumidero de los duchos en los boilos.de acuerdo al detalle de boilos de orouilect<Xa oue tiene no"' coincidir con el corte del ceromico. 
Actualizar diseilo en cocinas. reubicar ountos. asumir zocolo cara tuberías de de=ue. 
Actualizar d�eilo en cocinas. reubica P<.mtos. asumir zocolo oaro tuberios de de=ue. 
Actualizar diseilo en cocinas. reubicar D<mlos. asumir zocalo cara tuberios de de<nnue. 
Actualizar diseilo en cocinas. reubica PUnlos. asumir zocato coro tuberios de desooue. 
Aelualizor diseilo en cocinas. reubica ountos. asumir zocato oaro luberíos de desooue. 
Actualizar diseilo en cocinas. reubicar PUntos. asumir zocato coro luberios de desoaue. 
Actualizar diseilo en cocinas. reubicar ountos. asumir zocolo oaro tuberios de de=ue. 
Actualizar diseilo en cocinas, reubicor nuntos. asumir zocolo coro tuberios de de=ue. 
Actualizar diseilo en cocinas. reubica ountos. asumir zocolo oaro tuberios de de=ue. 
Actualizar diseilo en cocinas. reubicar puntos. asumir zocolo coro luberíos de desoaue. 
Actualizar diseilo en cocinas. reubicar ounlos. asumir zocato oaro luberios de desoaue. 
Aelualizar diseilo en cocinas. reubica ountos. asumir zocolo oao tuberías de de=ue. 
Acluolizar diseilo en cocinas. reubicar puntos. asumir zocato coro luberios de de=ue. 
Actualizar diseilo en cocinas. reubicar ountos. asumir zocoJo oaro luberios de de=ue. 
Actualizar diseilo en cocinas. reubicor puntos. asumir zocolo oaro tuberios de desogue. 
Aetuolizor diseilo en cocinas. reubica puntos. asumir zocato oao tuberios de de<nnue. 
Actualizar diseilo en cocinas. reubicar ounlos. asumir zocolo oaro tuberios de de=ue. 
Actualizar diseilo en cocinas. reubicar puntos. asumir zocolo coro tuberías de desoaue. 
Actualizor diseilo en cocinas. reubica ountos. asumir zocolo oaro tuberios de de=ue. 
Actuoraar diseilo en cocinas. reubica puntos. asumir zoca/o coro tuberios de desooue. 
Actualiza diseno en cocinas. reubicar puntos. asumir zocato cara tuberias de de=ue. 
Actualizar diseilo en cocinas. reubica"' �tos. asumir zocolo oaro tuberías de desooue. 
Actualiza diseilo en cocinas. reubica puntos. asumir zocato coro luberios de de=ue. 
Se recomiendo considera uno ounto de Internet en los departamentos oue lienen zona de Escritorio. 
Se recomiendo considera uno punto de Internet en los deoortomenlos oue tienen zona de Escritorio. 
Se recomiendo considerar uno ounto de Internet en los decortomentos oue llenen zona de Esaitorio. 
Se recomiendo considerar uno punto de lnlernet en tos decortomentos oue tienen zona de Escritorio. 
Los solidos de ountos de TV. deben esta ubicados oJ nivel de los ountos de tomacorrientes ISolo : 0.45m / Dormitorio: 1.80ml 
Los solidos de puntos de TV. deben esta ubicados al nivel de los puntos de tomacorrientes /Solo: 0.45m / Dormitorio: 1.80ml 
Los solidos de 0<mlos de TV. deben estor ubicados al nivel de los ounlos de lomacorrienles ISolo : 0.45m / Dormitorio: 1.80ml 
Los solidos de ountos de TV. deben esla ubicados al nivel de los ountos de lomacorrientes /Solo : 0.45m / Dormlto<io: 1.80ml 
Los solidos de punlos de TV. deben esla ubicados al nivel de los pun\os de tomoconientes /Solo : 0.45m / Dormitorio: 1.80ml 
Los solidos de pun\os de TV. deben esta ubicados al nivel de los ounlos de tomoco<Tientes !Solo : 0.45m / Dormitorio: 1.80ml 
Los solidos de ounlos de TV. deben esta ubicados al nivel de los ountos de tomocooienles /Solo : 0.45m / Dormitorio: 1.80ml 
Las solidos de ountos de TV •. deben esta ubicados al nivel de los pun\os de tomoconienles /Sola : 0.45m / Dormitorio: 1.80ml 
Los solidos de puntos de TV. deben esla ubicados al nivel de los ountos de lomacorrienles !Sola : 0.45m / D0<mil0<io: 1.80ml 
Los solidos de ounlos de TE. deben estor ubicados al nivel de los ountos de tomacorrientes (Solo : 0.45m / Dormitorio: 0.45ml 
Los solidos de puntos de TE. deben eslor ubicados al nivel de los puntos de tomocorrientes /Solo : 0.45m / Dormitorio: 0.45ml 
Los solidos de puntos de TE. deben esta ubicados al nivel de los puntos de tomocooientes (Sola : 0.45m / Dormitorio: 0.45m) 
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IS-25 
IS-07 
IS-09 
IS-10 
IS-12 
IS-13 
IS-15 
IS-17 
IS-19 
IS-21 
IS-22 
IS-24 
IS-27 
IS-07 
IS-08 

IS-09 
IS-10 
IS-11 
IS-12 
IS-13 
IS-14 
IS-15 
IS-16 
IS-17 
IS-18 
IS-19 
IS-20 
IS-21 
IS-22 
IS-23 
IS-24 
IS-25 
IS-26 
IS-27 
IS-28 
IS-29 
IC-03 
IC-05 
IC-07 

.. • 

IC-12 
IC-03 
IC-03 
IC-05 
IC-07 
IC-10 
IC-11 
IC-12 
IC-14 
IC-14 
IC-03 
IC-04 
IC-05 

Edificio LN y P 
Tinnlnnío 4 - t• al 8° Piso 
Tiooioalo 4 - 9' Piso 
T,nnlnnío 3 - \º al 8° Piso 
Tiooioaío 3 - 9° Piso 
T,nnlnnln 2 - 1 º ol9' Piso 
Tiooioaío 1 - I' ol 8' Piso 
Tinnlnnlo 1 - 9' Piso 
Tiooloaio 6 - I' al 8' Piso 
Tinnlnnío 6 - 9' Piso 
T,nnlnnío 5 - I' al 9' Piso 
Tiooioaío 7 - I' ot 5' Piso 
T,nnlnnio 8 - I' al 5° Piso 
DesoaOe del I ro al 8vo nivel 
Aguo del I ro ol 8vo nivel 
Aauo v desooüe 9no nivel 
Desagüe del lro ol 8vo nivel 

IAauo del lro ol 8vo nivel 
Aguo y desagüe 9no nivel 
DesnnOe del I ro al 9no nivel 

IA9uo del \ro ol 9no nivel 
DesooOe del lro ol 8vo nivel 

IA9uo del \ro al 8vo nivel 
1 Aouo y desooüe 9no nivel 
Instalación de Drenoie en Techo 
DesoaOe del \ro al 8vo nivel 

l...,.,uo del \ro ol 8vo nivel 
Aauo v de=0e 9no nivel 
De=Oe del I ro ol 9no nivel 

IAouo del lro ol 9nonivel 
Desagüe del \ro al 51o nivel 

l...,.,ua del lro al Sto nivel 
Instalación de Drenaje en Techo 
De=Oe del \ro oJ Sto nivel 

IAouo del lro ol 5\o nivel 
lnslalación de Drenoie en Techo 
Tiooloaío I v 2 - 1' Piso 
Tiooloolo 3 - I' Piso 
Tipoloalo 4 - I' Piso 
Tiooloalo 7 - 1' Piso 
T,nnlnnlo I v 2 - t • Piso 
Tiooloalo I y 2 - I' Piso 
Tinolooío 3 - I' Piso 
Tiooloalo 4 - I' Piso 
Tioologio 6 - I' Piso 
Tioolooio 6 - 2' al 9' Piso 
r,nnonnla 7 - I' Piso 
Tiooloaío 8 - I' Piso 
Tioolooío 8 - I' Piso 
Tipología I y 2 - I' Piso 
Tioolooia I y 2 - 2' oJ 9' Piso 
Tiooloaío 3 - I' Piso 



1299 DCC 003 
1300 IICC 003 
1301 IICC 003 
1302 DCC 003 
1303 DCC 003 
1304 IICC 003 
1305 DCC 003 
1306 ICC 003 
1307 ICC 003 
1305 acc 003 
1309 ICC 004 
1310 ICC 004 
1311 DCC 004 
1312 DCC 004 
1313 IICC 004 
13H ICC 004 
1315 ICC 004 
1316 DCC 004 
1317 ICC 004 
1318 IICC 004 
1319 IICC 004 
1320 BCC 004 
1321 ICC 004 
1322 llCC 005 
1323 ICC 005 
132� IICC 005 
1325 liCC 005 
1326 l!CC 005 
1327 IICC 005 
1328 ICC 005 
1329 l!CC 005 
1330 ICC CXl5 

1331 ICC 005 
1332 iCC 005 
1333 l!CC CXl5 
1334 DCC 005 
1335 DCC 006 
1336 i1CC 007 
1337 DCC 008 
1338 ICC r:m 

1339 ICC 010 
1340 i!CC 011 
13-11 IICC 011 
1� llCC 011 
1= líCC 011 
1344 iiCC 011 
1345 ICC 011 
1346 ICC 011 
13-47 IICC 011 
13-:S = 011 
1349 llCC 011 

� líCC 011 

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

Los solidos de ountos de iE. deben esta ubicados al rvvel de los"' .,fo, de tomocorrien1es !Solo : 0.45m / Doonitorio: 0.45ml 
los solidos de "',ntos de iE. deben esta ubicados al nivel de los oun1os de tomocorrientes (Solo : 0.45m / Don-nitorio: 0.45ml 
los solidos de DUntos de iE. deben esta ubicados al rvvel de los cuntos de tomocooientes !Solo : 0.45m / Don-nitorio: 0.45ml 
los sofidos de "'ntos de iE. deben esta ubicados al nivel de los cuntos de tomocooientes !Solo : 0.45m / Doonilorio: 0.45ml 
los solidos de ountos de iE. deben ester ubicados al nivel de los P\JlltOS de tomocorrienles !Solo : 0.45m / Don-nitorio: 0.45ml 
Los scliclos de "'"'los de iE. deben ester ubicodos al nivel de los DUntos de tomocorrientes !Solo : 0.45m / Don-nitorio: 0.45ml 
Los solidos de nuntos de TE. deben es1er ubicados al rvvel de los cuntos de tomocorrientes !Solo: 0.45m / Don-nilorio: 0.45ml 
Los solidos de "'mtos de iE. deben esta ubicados al nivel de los cunlos de tomocorrientes (Solo : 0.45m / Don-nilorio: 0.45ml 
Los solidos de ountos de TE. deben es1a ubicados al nivel de los"' .,tos de lomocorrienles !Solo : 0.45m / Don-nitorio: 0.45ml 
Los solidos de "'ntos de TE. deben esta ubicados al rvvel de los cunlos de tomocomenles !Solo: 0.45m / Don-nitorio: 0.45ml 
Los solidos de cu,fos de TP. deben esta uticodos al nivel de los cuntos de tomocooientes IDon-nitorio: 0.45m / Cocino : �ún clono de delalle de cocinol 
Los solidos de ...,.,tos de TP. deben esta ubicados al nivel de los cuntos de tomoc:orrientes (Don-nitorio: 0.45m / Cocino : Seoún clono de delalle de cocino) 
Los solidos de"' .,,os de TP. deben esta ubicodos al rvvel de los"' on!os de tomocomentes IDoonitorio: 0."5m / Cocino : ,;,.nún clono de detalle de cocinol 
Los solidos de cuntos de TP. deben esta ubicados al rvvel de los cuntos de tomocorrientes (Don-nitorio: 0."5m / Cocino : Según clono de detalle de cocino) 
Los solidos de cuntos de TP. deben esta ubicados al rivel de los n,mtos de tomocooientes IDon-nitorio: 0.45m / Cocino : <;,.nún clono de delalle de cocino! 
tos solidos de ountos de TP. deben ester ubicados al rivel de los cuntos de tomocorrientes IDoonitorio: 0."5m / Cocino : «.n.'-, clono de delalle de cocino) 
Los solidos de pUnlos de TP. deben ester ubicados al rivel de los n,,nJos de tomoc:orrientes IDon-nitorio: 0.45m / Cocino : Seoún clono de delalle de cocino! 
Los solidos de ountos de TP. deben esta ubicados al rivel de los ountos de tomocorrientes (Don-nitorio: 0.45m / Cocino: Seoún clono de detalle de cocino) 
Los so!idos de"' nJos de TP. deben esta ubicados al rivel de los P<Jntos de tomoc:orrientes IDon-nitorio: 0.45m /Cocino: Seoún clono de delalle de cocinol 
Los solidos de nuntos de TP. deben esta ubicados ol rvvel de los punlos de tomoc:orrientes (Don-nitorio: 0.45m /Cocino: Seoún clono de detalle de cocino) 
Los solidos de "'"'tos de TP. deben esta ubicados al rvvel de los"' mtos de tomocorrientes IDon-nitorio: 0.45m /Cocino: «.n.'-, clono de delalle de cocino! 
Los scidos de ou,tos de i?, deben esta ubicodos al rivel de los ountos de tomocorrientes (Doonitorio: 0.45m /Cocino: Seoún""""" de detalle de cocino) 
Los solides de"' mtos de TP. deben esta ubicados al rivel de los n,,ntos de tomocorrientes IDoonitorio: 0.45m /Cocino: Seoún nlnnn de delolle de cocino! 
Los saíiclos de p.x¡fos de 1. deben esta ubicodos al rvvel de los i:u,tos de tomocarienles 0.45m 
Los didcs de P<XlfOS de 1. deben esta ubicodos al rivel de los i:u,tos de tomocomenles 0A5m 
Los solidos de "'mfos de 1. deben esta ubicodos al rivel de los"' .,tos de tomocorrienres 0.45m 
Los solidos de P<A'ÚOS de 1. deben esta ubicados al rivel de los P<X1tos de tomoc:orrientes 0.45m 
Los so!idos de P<A'lÍOS de 1. deben esta ubicados al rivel de los i:u,tos de tomocorrientes 0.45m 
Los solides de i:u,los de 1. deben esta ubicados al rvvel de los ountos de tomoc:orrientes 0.45m 
Los soidcs de pU'Uos de 1. deben esta ubicodos al rivel de los i:u,tos de tomocorrienles 0.45m 
LossoJídos de p,.,ntos de 1. deben esta ubícodos al rvvel de los"' .,,os de tomoc:orrientes 0.45m 
Los scúdcs de P<A'ÚOS de 1. deben esta lbc:oclos al rvvel de los P<X1tos de tomoc:orrientes 0.45m 
Los sc5dcs de P',Xltos de 1. deben esta ubicodos al rivel de los ou,tos de tomocomentes 0.45m 
Los soidcs de cuntos de 1. deben es1a ubicodos al rvvel de los cuntos de Jomocomentes 0.45m 
Los so5das de ounlos de 1. deben es1a ubicados ot rivel de los N .,tos de tomocarientes 0.45m 
Los sc!idas de l'Ll'ltos de 1. deben estaubicodos al rvvel de los i:u,tos de tornocomentes 0.45m 
Reubico-i:u,to de TV de Dormi1orio 2 o Dormi1orio PrindpoJ 
Falto consiclercr en domitorio ¡:rincipoies i:u,to TP 
Falto considera"' �tos en damitorio ¡:rincipol de TV. TP. y TE 
Rei..dca- i:,u,los de TP en cocinas de ocue<do al plano de dtolles. 
Ubica los "'ontos de TP v iE en lo �ed del Damitorio Principol. 
follo considerordetecior de humo .veriñca ubic:oc:í6n con planos de"""" nrlod. 
Follo consideror detector de tuno .veñficxr ubicoó6n con""'""" de seouidod. 
Fclto o:,n,idera detector de humo .verilica ubic:oci6n con clonas de =nrlod. 
Fallo considercr detecrorde tuno .verilio:r ubiccó6n con nlnnnc de� nrlod. 
Falto considera detector de humo .verifica ubicoci6n con planos de seouidod. 
Follo considera detector de humo ,verilicaubicoción con planos de =ridod_ 
Falto considera de lector de humo .veñficor ubic:oc:í6n con cienos de""" rirfod. 
Follo considera deiectorde humo .veññ= ubicoó6n con'""'""" de•= ""ad.
Falto considacr delector de humo .verifica- ubic:oc:í6n con l"ll<ln<>< de seouidod. 
Reubico-Cua1o de Sosu-o en Je nme frontal como se mueslro en los planos de aQ<.itecil.l'o y� nrlod v considera el de lector de humo en ó!Cho ombien1e. 
Falto considererdeteciorde humo .veñfica ubicoción con planos de .seg,..riclod. 
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--
IC--06 
IC-07 
IC-08 
IC-09 

IC-I0 
IC-11 
IC-12 
IC-13 
IC-14 
IC-15 
IC-03 
IC-04 

IC-05 
IC--06 
IC-07 
IC-08 

IC-09 
IC-10 
IC-11 
IC-12 
IC-13 
IC-14 
IC-15 
IC-03 
IC-04 

IC-0:S 
IC--06 

IC-07 
IC-08 

IC-09 

IC-10 
IC-10 
IC-12 
IC-13 
IC-14 
IC-15 
IC-14 
IC-09 

IC-13 
JC-13 
IC-15 
IC-03 
IC-04 
IC-0:S 
IC--06 
JC-07 
IC-08 
IC-09 
IC-10 
IC-11 
IC-12 
JC-13 

TiOOIOOÍO 3 -'Z' al 9" Piso 
Tioolooío 4 - 1° Piso 
Tipología 4 -'Z' al 9" Piso 
Tioolooío 5 - lºol 9" Piso 
Tioolooío 6- 1° Piso 
Tioolooío 6 -'Z' al 9" Piso 
TipoloQío 7 - 1 • Piso 
linnlnnío 7 -'Z' al 5º Piso 
TiooJoaío 8- 1° Piso 
Tioolnaio 8 -'Z' al 5' f"ISO 
Tipolooío 1 y 2 - J • Piso 
TiC><>l=ío I y 2 - 2° al 9" Piso 
¡¡nninn;,, 3 - 1° Piso 
Tiooloaío 3 - 2° al 9" Piso 
Tipolooío 4 - 1 • Piso 
Tiooloaío 4 -'Z' al 9" Piso 
Tipolooío 5 - 1 ºal 9" Piso 
TiC><>l=ío 6 • 1° Piso 
Tinnlnn.n 6 - 2° al 9" Piso 
Tipoloaíc 7 - 1° Piso 
Tipolooío 7 -'Z' al 5' Piso 
TiooloaÍ<l 8- lº Piso 
Tinnlnn.n 8 - 'Z' al 5' Piso 
Tioolocío 1 v 2- 1º Piso 
Tinnlnnio 1 y 2 - 'Z' al 9" Piso 
Tipolooio 3 - 1 º Piso 
TioolnaÍ<l 3 -'Z' al 9' Piso 
Tinnlnnin 4 - 1° Piso 
Tiooloaio 4 -'Z' al 9' Piso 
¡¡nn1nnr,, 5 • lºal 9" Piso 
TI"""""� 6- 1° Piso 
TilClClcc!ío 6- 1° Piso 
Ti""""*'7-lº Piso 
Tii><>loaia 7 - 2° oJ 5' Piso 
Ti""""'ío 8- 1º Piso 
TiooJoaío 8-'Z' al 5° Piso 
Tiooloaío 8 - 1' Piso 
Tit><>loaÍ<l 5 - 1 ºal 9" Piso 
Tiooloaio 7 -'Z' oJ 5' Piso 
TiooJoaío 7 -'Z' ot 5° Piso 
Tiooloaio 8-'Z' al 5" Piso 
Interior de depalomentos 
Depcrlomenlo y Cuorto de Montantes 
Depcrlomento y Cucrto de Mcnlontes 
Depcrlomenlo y Cucrto de Montantes 
Depcrtomenlo y Cucrto de w.ontantes 
Depcrtomento y Cuarto de Montantes 
Interior de depcrtomenlos 
Departamento y Cuarto de MOntantes 
Jnleñor de deO<Ylomentos 
Cucrto de Sosu-o 
Depcrtomento y Cucrto de Montantes 



1351 IICC 011 
1352 IICC ·011 
1353 IICC 011 
1354 IICC , 011 
1355 IICC ' 012 
1356 IICC 012 
1357 IICC 012 
1358 i\CC 013 
1359 IICC 014 
1360 IICC 015 
1361 IICC 015 
1362 ucc 016 
1363 IICC 016 
1364 \\MM 001 
1365 IIEE 001 
1366 IIEE 002 
1367 IIEE 003 
1368 IIEE 003 
1369 IIEE 003 
1370 IIEE 003 
1371 IIEE 003 
1372 IIEE 003 
1373 IIEE 003 
1374 IIEE 003 
1375 IIEE 003 
1376 IIEE 003 
1377 IIEE 00-4 
1378 \IEE 00-4 

1379 UEE 00-4 
1380 IIEE 004 
1381 IIEE 004 
1382 IIEE 004 
1383 IIEE 004 
1384 IIEE 004 
1385 IIEE 004 
1386 IIEE 004 
1387 IIEE 004 
1388 IIEE 004 
1389 IIEE 004 
1390 IIEE 004 
1391 UEE 005 

1392 IIEE 006 
1393 UEE 006 
1394 UEE 006 
1395 IIEE 006 
1396 IIEE 006 
1397 IIEE 006 
1398 IIEE 006 
1399 IIEE 006 
1400 IIEE 006 
1401 IIEE 006 

.........!.1QL IIEE 006 

-- ______ ____ ........,....,.,......,_. ...._ ........ � .. --_.a:n....-_ �----=-� 

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDF' 

Reubicar Cuarto de Basu-o en lo oaie-frontol como se muestro en los olonos de aouitechxo v seaurldad v considera el detector de humo en dicho ambiente. 
Falto considera detector de humo ,verificar ubicación con olonos de seaurldad. 
_,,_..,..,,, _____ --·--· ..,.,.. ,,,.,,,,...,, ,.,.,.,,.,...., .,.,,.,...,.,..,,.,, , ... ...., ,�, .... ,..., .. u.,.,. .... :i:,,.,., .......... , . ...,,.._IIC'UIC' 1u,.,.,, .. ,, ... , ... ua-1C11r1c1_, ... ,, ... , ... .., ........... __. ..,,., .. ,., .,.,ra-1 ...,,., ... ,, .... , ....... ,,,.., .,,....,.,....,,v� 

_,. ___ , __ o, ... -- ·--· ..,...,,,,.,,.,...,,,..,, , .,....,, , ,......,.,.,.,,. ""'""' ,....,W..,,,,..,....,, .,,..,.....IIC' UIC' IU ,...,,,..,,_,.,. U..:7 v,,,..,,l:f.._.,,._,.,. '1"""" .,...,..,_. .,.,.,,.,,. ICII I IC'I .,.,.,.,.,,..., .,...,,,,..,.,,....,.,....,IV> 

Follo diseno de IICC 
Follo d�el\o de IICC 
Follo disel\o de IICC 
Aeluolizor el e= eme de montontes de los Detectores de Humo. 
Follo Esouemo de Montantes de IICC 
Follo considera lo conolizoción de acometidos en ambientes aue tienen detectores de humo. 
Follo considerar lo conolizoci6n de acometidos en ambientes oue tienen detectores de humo. 
Follo considera detector de humo ,verificar ubicación con ""'�s de semxidad. 
Fallo considerar detector de rumo .verifica ubicoci6n con Planos de sea<Xidod. 
Follo sistema de Ventilación f Planto v Detollest 
Boscne en referencia al RNE 2010-Actualiza 2006 
CorresPOnde o lo Caseto de Vioiloncio 3 
Independizar los luminarias. Plano Indico lnlerruolor 2Sobc debe ser un 3Sobc ó colocar otro inlerruolor ocre los luminarias de terrazo. 
Independizar los luminarias. Piona Indico lnterruotor 2Sobc debe ser un 3Sobc ó colocar otro interruotor ooro los luminarias de terrazo. 
lndeoendizor los luminarias. Piona Indico lnlerruotor 2Sobc debe ser un 3Sobc ó colocar otro inlerruotor ooro los luminarias de terrazo. 
Independizar los luminarias. Piona Indico lnlerruotor 2Sobc debe ser un 3Sobc ó colocar otro interruotor ooro los luminarias de terrazo. 
lndeoendizar los luminarias. Piona Indico lnlerruolor 2Sobc debe ser un 3Sobc ó colocar otro inlerruolor ooro los luminarias de terrazo. 
Independizar los luminarias. Piona Indico lnlerruotor 2Sobc debe ser un 3Sobc ó coloca otro inlerruotor ooro los luminarios de terrazo. 
lndeoendizor los luminarias. Piona Indico lnlerruotor 2Sobc debe ser un 3Sobc ó coloca otro lnterruotor ooro los luminarias de terrazo. 
Independizar los luminarias. Piona Indico lnterruotor 2Sobc debe ser un 3Sobc ó coloca otro inlerruotor ooro los luminarias de terrazo. 
lndeoendiza los luminarias. Piona Indico lnterruotor 2Sobc debe ser un 3Sobc ó colocar otro interruotor ooro los luminarios de terrazo. 
Independizar los luminarias. Piona Indico \ni= �tor 2Sobc debe ser un 3Sobc ó colocar otro interruotor ooro tos luminarias de terrazo. 
Se recomienda coloca un tomocorriente adicional en el dormitorio secundario 
Se recomienda coloca un tamocorriente adicional en el dormitorio secundaria 
Se recomienda coloca un tomocorriente adicional en el dormitorio secundario 
Se recomiendo coloca un tomocorriente adiciono\ en el dormitorio secundaria 
Se recomiendo colocar un tomocorriente adicional en el dormitorio secundaria 
Se recomiendo coloca un tomocorriente adicional en el dormitorio secundario 
Se recomiendo coloca un tomocorriente adiciono\ en el dormitorio secundario 
Se recomiendo colocar un tomocorriente adicional en et dormitorio secundario 
Se recomiendo colocar un tomacorriente adicional en et dormitorio secundaio 
Se recomiendo colocar un tomocorriente adicional en et dormitorio secundaria 
Se recomienda colocar un tomocorriente adicional en el dormitorio secundario 
Se recomiendo coloca un tomocorriente adicional en el dormitorio secundario 
Se recomienda coloca un tomocorriente adiciono\ en el dormitorio secundario 
Se recomiendo coloca un tomacarriente adicional en el dormitorio secundaio 
Comootibiliza con et Proveedor de ascensores 
Plano de detalle de cocino indica dos tamocorrientes simoles o diferentes olt<Xos . 
Plano de detalle de cocino indico dos tomocorrientes �moles o diferentes olt<Xos . 
Piona de detalle de cocino indica dos tomocorrientes �moles o diferentes all<Xas . 
Piona de detalle de cocino indico dos tomocorrientes simotes o diferentes oll<Xas . 
Plano de detalle de cocino indico dos tomacorrientes �motes o diferentes all<Xas . 
Plano de detalle de cocina indica dos tomocorrientes simotes o diferentes all<Xas . 
Plano de detalle de cocino-indica dos tomacorrientes simotes a diferentes alt<Xas . 
Piona de detalle de cocino indico dos tamacarrientes simoles o diferentes att<Xas . 
Piona de detalle de cocino indico das tamacorrientes �motes o diferentes alt<Xas . 
Plano de detalle de cocino indico dos tomocorrientes �motes a diferentes olt<Xos. 
Plano de detalle de cocino indico dos tornocorrientes simples a diferentes alt<Xos . 
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IC-14 Dennttomento v Cuarto de Montantes 
\C-15 Deoartomento v Cuarto de Montantes 
IC-16 Caseto de control 1,2 y 3 
IC-16 EUM -Todas los Pisos 
IC-16 Caseto de control 1.2 y 3 / EUM l' Piso 
IC-17 EUM • 2°, 3° v 4° Pisos 
IC-17 Cuarto de Bombos 
IC-01 Edificios de 5 y 9 Pisos 
IC-01 EUM -Casetos de Control. 
IC-02 Lovonderio 
IC-02 Cuarto de Bosu-o 
IC-17 EUM • 2". 3° y 4° Pisos 
\C-17 Cuarto de Bombos 
V-04 Solo de Proyecciones 
IE-01 Especificaciones / Pozo o tierra 
IE-02 Diagramo Unifi\ar 
IE-06 Tinolonio I v 2 -Alumb<odo l' Piso 
\E-08 Tioataaio I y 2 -Alumb<odo 2° ol 9' Piso 
IE-10 Tioo\ooio 3 -Alumb<odo 2° ol 9' Piso 
IE-14 Tiooloaio 4 -Alumb<odo 1' Piso 
IE-16 Tioo\ooio 4 -Alumb<ado 2° al 9' Piso 
IE-19 Tioo\ogio 5 -Alumb<ado 1° Piso 
IE-20 Tioolooio 5 -Alumb<ado v Tomocorriente 2° al 9' Piso 
IE-22 Tioolaaio 6 -Alumb<ado 1 º Piso 
IE-24 Tioolooio 6 -Alumb<ado 2° al 9' Piso 
IE-27 Tioataaio 7 -Alumb<ado 1° Piso 
IE-07 Tiooloaia 1 v 2 -Tamocorriente 1• Piso 
\E-09 Ti'"""onia 1 v 2 • Tomocorriente 2° ol 9' Piso 
IE-11 Tiociooio 3 • Tomocorriente 1° Piso 
IE-13 Tinolonia 3 -Tamocorriente 2° 019° Piso 
IE-15 TinNnnio 4. Tomacorriente 1° Piso 
IE-17 Tioolagia 4 -Tomacorriente 2° 019º Piso 
IE-19 Tinnlnnio 5 -Alumb<ado v Tomocorriente l' Piso 
IE-20 TiPOIOQio 5 -Alumb<ado y Tomocorriente Z' al 9' Piso 
IE-23 Tioolooia 6 -Tomacorriente 1° Piso 
\E-25 TiPOIOQio 6 -Tomacorriente 2° al 9° Piso 
IE-28 Tinolnnia 7 -Tomocorriente 1' Piso 
IE-30 TiPOIOQia 7 -Tamocorriente 2° al 5° P�o 
IE-32 Tioolooia 8 - Tamacorriente 1° Piso 
IE-34 Tioataaio 8 -Tomocorriente Z' al 5' Piso 
IE-02 Diaaromo Unifila -Ascensores 9 Pisos 
\E-07 TiPOIOQia 1 y 2-Tamocorriente 1° Piso 
\E-09 Tioolaaio 1 v 2 -Tomocorriente Z' al 9' Piso 
IE-11 Tinolonia 3 -Tamocorriente 1° Piso 
IE-13 Tipolagia 3 -Tomocorriente 2° al 9' Piso 
IE-15 Tinoloaia 4 -Tomocorriente 1° Piso 
IE-17 Ti'"""onio 4 -Tomocarrienle 2° 019' Piso 
IE-19 Tioolaaia 5 -Alumbrado y Tomocorriente 1° Piso 
IE-20 Tinolonia 5 -Alumb<ado v Tamocorriente Z' al 9' Piso 
IE-23 f1nn1rv,¡a 6. Tomacorriente 1° Piso 
IE-25 Tioolaaio 6-Tomacorriente 2° al 9' Piso 
IE-28 Tipologio 7 -Tomocorriente 1° Piso 



1403 IIEE 006 
1404 IIEE '006 
1405 IIEE 006 
1406 IIEE ! 007 
1407 IIEE 007 
1408 IIEE 007 
1409 IIEE 007 
1410 IIEE 007 
1411 IIEE 007 
1412 UEE 008 

1413 IIEE 008 

1414 IIEE 009 

1415 IIEE 009 

1416 IIEE 010 
1417 IIEE 010 
1418 IIEE 010 
1419 IIEE 010 
1420 IIEE 010 
1421 IIEE 010 
1422 IIEE 010 
1423 IIEE 010 
1424 IIEE 010 
1425 IIEE 010 
1426 IIEE 010 
1427 IIEE 010 
1428 IIEE 011 
1429 IIEE 011 
1430 IIEE 011 
1431 IIEE 011 
1432 IIEE 011 
1433 UEE 011 
1434 IIEE 011 
1435 UEE 011 
1436 IIEE 011 
1437 IIEE 011 
1438 IIEE 011 
1439 IIEE 011 
1440 IIEE 012 
1441 IIEE 012 
1442 IIEE 012 
1443 IIEE 012 
1444 IIEE 012 
1445 IIEE 012 
1446 IIEE 012 
1447 UEE 012 
1448 UEE 012 
1449 IIEE 012 
1450 IIEE 012 
1451 IIEE 012 
1452 IIEE 013 
1453 IIEE 013 

IIEE 014 

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

Plano de detalle de cocina indica das tomOCO!Tlentes simoles a diferentes altu-as. 
Plano de detalle de cocina indica das tomacooientes simoles a diferentes alturas. 
Plano de detalle de cocina indica dos tomacooientes simoles a diferentes allu-as . 
Posición del ounto electrlco no corremonde con ta pasición del mobiliario. 
Posición del ounto electrica no cooemonde con la oosici6n del mobillaio. 
Posición del ounto eleclrico no correspande con la pasición del mobiliario. 
Posición del ounto etectrico no cooe,nnnde con la oosición del mobiliario. 
Posición del ounto electrico no cooesoonde con la DOsición del mobiliario. 
Posición del ounto electrico no cooe,nnnde con ta oosici6n del mobiliario. 
Indica allu-a del ounlo de tomacooiente H=l .80m 
Indica altura del ounto de tomacooiente H=l .80m 

B tomacooiente debe ser doble como se ha considerando en las otras finol,.,.-,las 
8 tomacooienle debe ser doble como se ha considerando en las otras tiooloalas 
Folla considerar ounto de tomacooiente en cuarto orincioaJ 
Folla considerar ounto de tomocooiente en cuo1o principal 
Palla considera ounto de tomacooiente en cuarto orincioaJ 
Folla considerar punto de tamacooiente en cuarto principal 
Folla considerar ounto de tomacooiente en cuarto orinciool 
Falla considerar punto de tomacooiente en cuarto principal 
Folla considerar ounto de tomacooiente en cuarto orincloaJ 
Folla considerar ounto de tamacooiente en cuarto princioal 
Folla considera ounto de tomacooiente en cuarto orincioaJ 
Falla considerar ounto de tomacooiente en cuarto principal 
Folla considerar ounto de tomacooiente en cuarto orincioaJ 
Folla considerar ounto de tomacooiente en cuo1o principal 
Verifica la oosici6n de la llave de la terma con el detalle de cocina 
Verifica la oosici6n de la llave de la terma con el detalle de cocina 
Verificar la oosición de la llave de la terma con el detalle de cocina 
Verifica la oosición de la llave de la terma con el detalle de cocina 
Verifica la oosici6n de la llave de la terma con el detalle de cocina 
Verifica la oosici6n de la Uave de la terma con el detalle de cocina 
Verificar la oosici6n de la llave de la terma con el detalle de cocina 
Verifica la oosición de la llave de la terma con el delalle de cocina 
Verificar la oosición de la llave de la terma con el detalle de cocina 
Verificar la oosición de la Uave de la terma con el detalle de cocina 
Verifica la nn<ici6n de la llave de la terma con el detalle de cocina 
Verifica la oosición de la llave de la terma con el detalle de cocina 
Verifica ubicación de los ountos eleclricos con el alano de detalle de cocina. 
Verificar ubicación de los ountos electricos con el alana de detalle de cocina. 
Verifica ubicación de los ountos electricos con el clono de detalle de cocina. 
Verificar ubicación de los ountos electricos con el alana de detalle de cocina. 
Verifica ubicación de los ountos electricos con el Diana de detalle de cocina. 
Verificar ubicación de los ountos electricos con el plano de detalle de cocina. 
Verificar ubicación de los ountos electricos con el alano de detalle de cocina. 
Verifica ubicación de los ountos electricas con el clono de detalle de cocina. 
Verifica ubicación de los puntos electricos con el alano de detalle de cocina. 
Verifica ubicación de los ountos electricos con el clono de detalle de cocina. 
Verifica ubicación de los cuntos eleclricos con el clono de detalle de cocina. 
Verifica ubicoción de los ountos etectricos con el alano de detalle de cocina. 
La terma no esta colocada en la nn<ición cooeta, verifica con el clono de detalle de cocina 
La terma no esta colocada en la oosición cooeta, verifica con el clono de detalle de cocina 
Verifica Posicion de la campanillo del limbre de acuerdo ol plano de detalle de cocina 
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IE-30 
IE-32 
IE-34 
IE-11 
IE-13 
IE-15 
IE-17 
IE-28 
IE-30 
IE-32 
IE-34 
IE-32 
IE-34 
IE-07 
IE-09 
IE-11 
IE-13 
IE-15 
IE-17 
IE-19 
IE-20 
IE-23 
IE-25 
IE-28 
IE-30 
IE-07 
IE-09 
IE-11 
IE-13 
IE-15 
IE-17 
IE-19 
IE-20 
IE-23 
IE-25 
IE-28 
IE-30 
IE-30 
IE-07 
IE-09 
IE-11 
IE-13 
IE-15 
IE-17 
IE-19 
IE-20 
IE-23 
IE-25 
IE-28 
IE-32 
IE-34 
IE-32 

Tinnlnoia 7 -Tomacooiente Z' al 9" Pisa 
Tlooloaia 8-Tomacooiente 1° Pisa 
Tinnlnnla 8- Tomacooiente 'Z' al 5° Pisa 
Tinolooia 3-Tomacooiente 1° Pisa 
Tiooloaia 3 -Tomacooiente Z' al 9" Pisa 
Tinolnnia 4 -Tomacooiente 1° Pisa 
Tiooloaia 4 -Tomacooiente 'Z' al 9" Pisa 
Tinolnnia 7 -Tomacooiente 1° Pisa 
Tiooloaia 7 -Tomacooiente 'Z' al 9" Pisa 
Tinolnnia 8 -T omacooiente 1 ° Pisa 
liootoaia 8 -Tomacooiente 'Z' al 5° Piso 
Tipalogia 8-Tomacooiente 1° Pisa 
Tinol=ia 8 -Tomacooiente 'Z' al 5° Pisa 
Tiooloaia I y 2-Tomacooiente 1° Pisa 
Tioolooia I y 2 -Tomacooiente 'Z' al 9" Pisa 
Tipaloaio 3 -Tomacooiente Iº Piso 
fü,oloaia 3 -Tomacooiente 'Z' al 9" Pisa 
Tinnl,.,,.,ia 4 -Tomacooiente 1° Pisa 
lipalogia 4 -Tomacooiente 'Z' al 9" Pisa 
li""'""iO 5-Alumbrado v Tomacooiente 1° Pisa 
lipalogia 5 -Alumbrado y Tamacooiente 'Z' al 9" Pisa 
li""'""ia 6-Tomacooiente 1° Piso 
Tipologia 6 -Tomacooiente 'Z' al 9" Piso 
li""'""iO 7 -Tomacooiente 1° Piso 
Tiooloaia 7 - Tomacooienle 'Z' al 9" Pisa 
Tinolnnia I v 2-Tomacooiente l º Pisa 
lipalogia I y 2 -Tomacooiente 'Z' al 9" Pisa 
Tipalogia 3-Tomacooiente 1• Pisa 
liooloaia 3-Tomacooiente 'Z' al 9° Pisa 
Tiooloaia 4-Tomacooiente 1° Pisa 
linnlnoia 4 -Tomacooiente 'Z' al 9° Pisa 
li""'""ia 5-Alumbrado v Tomacooiente 1° Pisa 
Tipalogia 5-Alumbrado y Tomacooiente 'Z' al 9" Piso 
liooloaia 6-Tomacooiente 1º Pisa 
Tipalogio 6-Tomacooiente 'Z' al 9° Pisa 
Tinnl=io 7 -Tomacooiente 1° Piso 
Tipalogia 7 - Tomacooiente 'Z' al 9" Piso 
Tinnl=ia 7 - Tomacooiente 'Z' al 9º Piso 
Tipologia I y 2-Tomacooiente 1° Pisa 
Tinnl=ia I v 2-Tomacooiente 'Z' al 9" Pisa 
Tipalogia 3-Tomacooiente 1° Pisa 
liooloaia 3-Tomacooiente 'Z' al 9" Pisa 
Tioologia 4-Tomacooiente 1° Piso 
Tinol=ia 4 -Tomacooiente 'Z' al 9" Piso 
Tiooloaia 5-Alumbrado y Tomacooiente 1° Pisa 
Tioolooia 5 -Alumbrado y Tomacooienle 'Z' al 9" Pisa 
Tint"\lnnia 6-Tomaconiente Jº Piso 
Tipalogia 6-Tomacooiente 'Z' al 9° Pisa 
Tioolocia 7-Tomacooiente 1° Pisa 
Tipoloaia 8-Tomacooienle 1° Piso 
Tiooloaia 8 -Tomacooiente 'Z' al 5º Pisa 
lipologia 8-Tomacooiente 1° Pisa 



lk•m E:.pcc1alidad Nro Ob� 

1455 IIEE 014 
1456 IIEE 015 
1457 IIEE 015 
1458 IIEE , 015 
1459 IIEE '015 
1460 IIEE 015 
1461 IIEE 015 
1462 IIEE 015 
1463 IIEE 015 
1464 IIEE 015 
1465 IIEE 016 
1466 IIEE 017 
1467 IIEE 017 
1468 IIEE 017 
1469 IIEE 017 
1470 IIEE 017 
1471 IIEE 017 
1472 IIEE 017 
1473 IIEE 017 
1474 IIEE 017 
1475 IIEE 017 
1476 IIEE 017 
1477 IIEE 017 
1478 IIEE 018 
1479 IIEE 019 
1480 IIEE 020 
1481 IIEE 021 
1482 IIEE 022 

1483 UEE 023 
1484 IIEE 023 
1485 IIEE 023 
1486 IIEE 023 
1487 IIEE 024 
1488 IIEE 024 
1489 IIEE 024 
1490 IIEE 024 
1491 IIEE 024 
1492 IIEE 024 
1493 IIEE 024 
1494 IIEE 025 
1495 IIEE 025 

1496 IIEE 025 
1497 IIEE 025 
1498 UEE 025 
1499 IIEE 025 
1500 IIEE 025 
1501 IIEE 025 

1502 IIEE 025 

1503 IIEE 025 

1504 IIEE 025 

1505 IIEE 025 

IIEE 025 

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 

Dc�c11pc1on 

La terma na esta colocada en la oosiclón cooeta. verificar con el clona de detalle de cocina 
Verificar lo cantidad de luminaias na coincide con lo contidad del Diana de detalle. 
Verificar la cantidad de luminarias na coincide con la contidad del clono de detalle. 
Verificar la contidad de luminarias no coincide con lo cantidad del nlnna de delalle. 
Verificar lo cantidad de luminarias na coincide con la contidad del clona de detalle. 
Verifica lo conlidad de luminaias no coincide con ta cantidad del clona de detalle. 
Verifica lo canlidad de luminarias na coincide con la contidad del Diana de delalle. 
Verificar lo conlidad de luminaias no coincide con la cantidad del clona de deleite. 
Verificar lo cantidad de luminarias na coincide con lo cantidad del olano de detalle. 
Verificar lo conlidad de luminarias no coincide con la conlidad del nlano de detalle. 
Verifica tioo de luminaias a colocarse na coincide con et Diana de detalle de Minimarkel 
Verificar la ubicoción. la contidad v la altura de los tomacooientes. na coincide con el nlana de detalle. 
Verificar lo ubicación, la cantidad v la altura de los tomacooientes, na coincide con el clona de detalle. 
Verifica lo ubicación, la contidad v la altura de los tomacooienles. na coincide con el Diana de detalle. 
Verificar ta ubicación. la cantidad v la altura de los tomocooientes. na coincide con el nlana de delalle. 
Verificar lo contidad v la altura de los tomocooientes. no coincide con tos Dianas de detalles. 
Verifica la ubicación, la cantidad v la alltXO de los tomacooientes. na coiocide con el nlana de detalle. 
Verificar la ubicación. la cantidad v la altura de los tomacooientes. no coincide con el Diana de detalle. 
Verificar la conlidad v la altura de los tomacooientes, no coincide con los etanos de detalles. 
Verificar la ubicación. la cantidad v la altura de los tomacooientes. na coincide con el Diana de detalle. 
Verifica lo ubicación. la contidad v lo altura de las tomacooienles. na coincide con el clona de detalle. 
Verificar la cantidad v lo altura de los tomacooientes. na coincide con los Dianas de detalles. 
Ve<ificar la ubicación. la cantidad v la altura de los tomacooientes. na coincide con el clona de detalle. 
Reubica oosición del Tablero de Distribución. •=ún nlano arauileclonico cooe•�nde mam=a en dicho secl0<. 
No existe muro en etanos ara ... tectonicos v estructurales reubicar IIEE. 
Seaún diseño arauilectonico exile muro en dicho seclo,, tomarlo en cuenta oara la reubicación de IIEE. 
Verifica distribución del tablero de la Lavanderia 
Falla c=de<ar luminaria de Eme<aencia. verificar con los Dianas de seauridad. 
Se recomiendo dejar e•�cio entre la nuerta de irvvesa v la luminaria, nnra nue na se vea aleclada con el finn de luminaria nue coloaue el oroaielario. 
Se recomienda deiar esnr,r;o entre la ouerta de inaresa v la luminaria. aara aue na se vea afectada con el tioo de luminaria aue coloaue el D<ootetario. 
Se recomiendo deior ec:rvv-jo entre lo ,.,. .a.rfo de inareso v lo luminaio. oaro,.,., - no se veo afectada con el tinn de luminaria nue colnnuA el crocietorio. 
Se recomienda dejar e<ondo entre la -...,.a de innresa v la luminaria, nnra �-- no se vea afectada con el finn de luminaria aue col�� el oroaielario. 
Falla considerar luminaria de ememencia. verificar ubicación v cantidad con los Dianas de seauridad. 
Falla co�de<ar luminaria de emeraencia. verificar ubicación v cantidad con los nlanos de senuridad. 
Falla co�de<ar luminaria de emeraencia, verifica ubicación v cantidad con los Dianas de seauridad. 
Falla c=de<ar luminaria de emeraencia. verifica ubicación v cantidad con los nlanos de senuridad. 
Falla c=de<ar luminaria de em,.,,,encia. verificar ubicación v cantidad con los clonas de seauridad. 
Falta co�derar luminaria de emeraencia, verificar ubicación v cantidad con los Dianas de seauridad. 
Falla co�dera luminaria de emernencia. 
Colocar oosición del oozo a tierra. 
Colocar oosición del cazo a tierra. 
Colocar oosición del oozo a tierra. 
Colocar oosición del oozo a tierra. 
Colocar oosición del oozo a tierra. 
Colocar ,,,.,.;ción del cazo a tierra. 
Colocar ='ción del cazo a tierra. 
Colocar oosición del oozo a tierra. 
Colocar oosición del oozo a tierra. 
Colocar casición del cazo a tierra. 
Colocar oosición del oozo a tierra. 
Coloca oosición del cazo a tierra. 
Colocar lo POsición de los POZOS a tierra. 
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IE-34 
IE-35 
IE-35 
IE-35 
IE-37 
IE-37 
IE-37 
IE-37 
IE-39 
IE-41 
IE-35 
IE-36 
IE-36 
IE-36 
IE-36 
IE-36 
IE-38 
IE-38 
IE-38 
IE-40 
IE-40 
IE-40 
IE-41 
IE-41 
IE-42 
IE-42 
IE-41 
IE-10 
IE-27 
IE-29 
IE-31 
IE-33 
IE-41 
IE-41 
IE-42 
IE-35 
IE-37 
IE-39 
IE-02 
IE-41 
IE-41 
IE-42 
IE-42 
IE-42 
IE-42 
IE-42 
IE-42 
IE-42 
IE-36 
IE-36 
IE-36 
IE-05 

Lamina RcfcrLnc1a 

1iPOlogia 8 - Tomacooiente 'l' al 5° Pisa 
SUM aara ninos 1 
SUM aara ninos. 2 
Minimarket 
Sala de Jueaos Adultos t v 2 
Salon Gourmet t y 2 
Lnunne Multimedia 1 v 2 
Gimnasio 
Sala de Proyecciones 
Central de Lavado 
Minimarkel 
Guarderia 
SUM 1 
SUM 2 
Minimarkel 
Leyenda 
Salon Gourmet t v 2 
Gimnasio 
Levando 
Zono de Parrilla 2 y 3 
Sala de Proyecciones 
Levenda 
Central de Lavado 
Central de Lavado 
Cisle<na 
Cisterna 
Central de Lavado 
1ioolOQia 3 - Alumbrado 'l' al 9' Pisa 
1iooloaía 7 - le< Pisa 
1iaaoala 7 - 'l' al 5º Pisa 
1innlnoía 8 - 1 er Pisa 
1innnnia 8 - 'l' al 5° Pisa 
Exferio, caseta de control 1.2 v 3 
Lavanderia 
Cuarto de Basura 
EUM - l º Piso 
EUM - 'l'v 3' Pisas 
EUM - 4º Pisa 
Tablero de dislribución. 
Tablero - Caseta de control 1.2 v 3 
Table<o - Lavande<ia 
Tablero cuarto de Bombas 
Tablero de Bomba de Aaua 1 
Tablero de Bomba de Aaua 2 
Tablero de Bomba de Aoua 3 
Tablero de Bomba de Aaua 4 
Tablero de Bomba de Desaaue 
Tablero de Bomba de Aoua Contra Incendio 
Tablero de Guarderia 
Tablero de Minimarl:et 
Tablero de Casa Club ISUMI 
Todos los edificios. 



IIEE 
1510 IIEE 
1511 IIEE 

, 027 
028 IFolla disei\o de luminaria de emergencia 

LISTADO DE OBSERVACIONES 

COMPATIBILIZACIÓN "CIUDAD VERDE" 
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Anexo Nº 08 Control de Requerimientos de Información 

"Condominio CIUDAD VERDE" (05) 



Código Descripción 

__ ¡,_oo _____ ·¡Éspes�r de Mufos edificio. "K" del· 'Z' al_3
º piso 

\r-oo=-,tpt:¡Jjiqlí!Q�i,i 
mNl{Jb .ts _ zacc,¡ .§ --�-- �- ?,iiiJ

3.00 

7 .00 Dimension V ar.iable de Duetos .en .Edificio K 

13.00 Niveles de excavación 

.15.00 Detalle de dowell faltarites 

CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
"CONDOMINIO CIUDAD VERDE" 

Estado 

Respondida 

Respondida 

Respondida 
·�

Especialidad Tipo 

-· _Arq�(tecturc;i_ ,, _ l�com�ati!>(I���
Glff•�ZJ:C',¿.1':...fv:-+-§. :,::,.J-!1 ¡¡t;�(Jl-l"'l&lJ"'""'.!"".'"K-1.,#"' :¿,1 \ 

Otros Incompatibilidad 
. -
�'bJ,PF..:.._ .. 7í_.,.__,.;.-có.' 

Estructuras Falta de Información 

Tiempo de respuesta 
a RFI 

-07 días 

01 días 

08 días 

Satisfacción del Tiempo de 
Respuesta del proceso 

'No sdtlsfe.�ho 

Nó sa.tlifecho 

No. saHsfeéiho. 

No satisfecho 

Muy satisfecho 

No,si;¡tlsfecho 

19.00 Ancho de balcones 'iri-'>ri=omoir-,.,.c.;,;,, 
, Respondida Arquitectura Otros . 03 días Muy satisfecho 

"""""""""""-.... -..... - ---�;P;�!�t?iJ[�J��e)Atór�*T¿�g::5-���¡s;::-�-=�:��
21 ;00. 

-��= ·m--

Respondida Arquitectura , Incompatibilidad 01 días Muy satisfécho 
�7-.,;,��.

h e -···f'.
.
'.Fil

·
·
·
··- .' _i'T�·,�-":,),t_JI • . -- ·  �;·. ;'JI-- -,. -�.-�� .. :aí,. "• .. �. _, · � 

?a;QQ';i. -�' ,,¡�ig-9 ele essq!er9 L-M;f. <,; {, fi;, , �-
23.00 Tuberias de desague, ACI, electricos en concreto ciclopeo ,Respondida IISS Otros 69·días ·No satlJfecho

{t.df�·.:����;�g�p�ftg]���itn"{-�'"�ri::;�*'�t�::�;;� 
25.00 Corte de vaciado en muro- techo Respondida Estructuras Otros 07 días No satisfecho 

�i��tf �; �Ji�ij�;:{º�t),fci�-��;.��1Iib��?���;g1it0�n���0''.:;)�i��t;/;:�l r�rt:�:i;�º��-;17 :ij ������firs�,fc
.,

� �.,:W,IMtr:�l ��:e,:%PÍ't.tl;.�� g-w;Jti½�*�(\f1��s�; 
27.00 Confirmacion de diseño en la cisterna Respondida Estructuras ' Cambios 

· 
55 días No satisfecho 
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Código Descripción 

CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
"CONDOMINIO CIUDAD VERDE" 

Estado Especialidad 

Resi>_ondlda 

Respondida 

Respondida 

Página 2 de 5 

Tipo 

1 

lncompatibllidQd 

Cambios 

Cambios 

Anulado 

lncomi:?_atibilidad 

Tiempo de respuesta 
a RFI 

01 días 

04 días 

19dlas 

Anulado 

-,-,-� 

Satisfacción del Tiempo de 
Respuesta del proceso 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

No satisfecho 

Anulado 

Satisfecho 

Satisfecho 

Satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy sattsfeclio 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

·�ir



Código Descripción 

CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
"CONDOMINIO CIUDAD VERDE" 

Estado Especialidad 
' 

Tipo Tiempo de respuesta 
a RFI 

Satisfacción del Tiempo de 
Respuesta del proceso 

Móy satisfecho 

Muy satisfe.cho 

Muy-satisfecha 

63.00 . _____________ Plc¡mo de arquitectura- cisterna Re!��n_dl�a ..... Arquitectura 
.. -- -�-

'lncorr'.Pº!i_�ili?._�� _, . 03díos Muy satisfecho 
��f .. ;!"t'�r,'t:�,:·M:U:W3,t,L:U:5,ii!l '1·-'fr-W+í?-J{ ... -.-\15:j,. _131;.¡¡ 

67.ClJ Vano puerto cortafuego Respondida IIMM l��?.mf:'otibilido�-- _____ 03 �'?! .. ___ ___ --��r sa�sfecha
'",.;��"'s�ttst&h; 

___ _., __ ,_.,. ,-.,,'!º _ .. _ P:M->-7 

69.00· Controzócolo en fachado Respondida Arquitectura Cor:nbios . 02 días , Muy satisfecho 
;;;;,.:.w-:. ,S-�.r:;:,.. .... ;-�:;, ... " _, . �-"""�;.,.,.,.,.:.;:;,;,;,..,,;��, ... �,,,,e�,,;;.,.,,...., .... � -:;,_. - -,,.:, 

.;::.,;;,;.-::-. t:��-..,..��r:::?i t1z:;ú0��s";; 
7-1.00 Clóset de basura Respondl�a .. ____ Estructurc:is Foltci_ d� lnforrr,i<Jción, _ _ �7 d.!º�- _ .. __ _ ________ -�º _satisfecho

� �,,,¡¡¡¡.,.,�,..,,..,,� ���fli!i".'-'¡¡¡jj ��'il f'.'Wi� +¡4:'!'Y:""•:'· � �Arl;JUite�tturou l); rm ©tr-ªL:::.,,:;J �07 �Ífi.!S- 11 ,;.1 �� �up�ti?(, 
73.00 Riel de mamparo de 15 mm Respondida Arquitectura •lnco,:npoti�i���- _ 02 días Muy satisfecho 

��IO 
?5.00 Controzócolo en fachado Respondida Arquitectura .Folta··¿¡e Información O días Muy satisfecho 

�W�] ¿;�,��8�¿(:'ci�t�il;����;;��IV}·, 'j. ��ofáld���i]r:��'�it/gf _;i·]��LRfºr�fi§���ffi-"�½11�?"h�11
77.00 Techo en concentradores Respondida �quitect_uro _ _ !�C_?��<:it!!'i�.9.9 __ ,_ _ _ .. g_1 �íos Muy satisfecho 

�l�sP��§'f0Iit� :�;���
79.00 Luminarias en oreas comunes de edificios Respondida Arquitect1.Jra Otros O días Muy satisfecho 

�,i�b��������tl�F;;��5��·j_� ::;::--;,r:,�·- :t:t�!Y;:· :zirw��:¡ t::.J,; !,i�rijiK���1 tJW ��,����;9 �fü;;���j;�jf� 11'1)����� 
____ �1-� __ �aja�� P<:S? e� r11ont?0te de_ �omu0ic_aciones - Torre d!'l_J_pisos Respondida �g_uitec!�r9_ Incompatibilidad 01 días Muy satisfecho 
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Código 

82.00 

83.00 

88.00 

89.00 

Descripción 

¡¡s,uarderia � Vano de ventana V - 13 

i_ �e�� de luz de depart�;t� 

�lose! de m0ntante eleclrico en piso 1 
� 

-

Concentrador en duelo de torre de 9 pisos 

,� VINILICO � GUARDERIA- TIPO DE PEGAMENTO 

1 Cisterna 
- -

29.()() • .J�UMIDERO EN CUARTO DE LAY ANDERIA 
--- ----

91.00 CONTRA ZOCALO EN AREAS COMUNES - 1 ER PISO 

DUCTO EN LAVANDERIA 

f3:_ 10Too- - ; SARDINEL EN CISTERNA 

108.00 

CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
"CONDOMINIO CIUDAD VERDE" 

Estado Especialidad Tipo 
1 

Tiempo de respuesta 
a RFI 

11 Respondida 11 Estructuras 

¡Re;ondlda 7 í ----;;;quitectura 

11 Respondida 11 Arquitectura 

I[ Respondida JI IISS 

11 Respondida 1( IISS 

IIFalla de lnformacíódl 

'.! 

11 

Otros ___,,.lf

Cambios ]L
[Falta de Información [ 

.J[ Otros 11 
7r"'iespondlda 11-;it�t� r Otros -11 
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05 días u 
os�,r 

-

O días JI 
03 días ][:
02dfas . ll
02días -ir

03dfas 

Satisfacción del Tiempo de 
Respuesta del proceso 

Satisfecho 
.. -·· _, 
Satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satlsfec�o 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 



Código 

109.00 

CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
"CONDOMINIO CIUDAD VERDE" 

Descripción Estado 
1 

Vano en puerta de ascensor Respondida 

Especialidad 

Arquitectura 

1 

1 
1 

Tipo 

Cambios 

Tiempo de respuesta 
a RFI 

O días 

Satisfacción del Tiempo de 
Respuesta del proceso 

Muy satisfecho 
,.:...:_-·,.-.----· --- ... ·--·-·�¡-··-----·--·-···-····- ····- ... ----....... ·-·:¡ --· - . ..... ;•·,-,
¡· J.1 Q.00 ' i ,Derrame eA puerta de ingreso a departamentos ' Respondida ____ J 1 

. ¡r-· - ·-· ... -... ·····-r ....
-··. .. . .... -··-11··. ··-·····---····· -·--·-····-·-··· - ---� ···------

Arqulléctur.a ;¡ Otros 11 01 dí'as !i . Muy sdHsfecho 1
1 

¡•! 

---''---------' '-------�L__---�----,------" 
111.00 Bruña en escalera de cisterna Respondida Arquitectura Otros O días Muy satisfecho 
-.. ..... ·-···e·-,¡·--· .. - - ···- .....•.. -· ·-
) !2,00. : ¡Ingreso a asceAsor - nivelación ________ . __ 

····,;-· ··- · ·-- ·-·1¡·-···· ··-- ·· --· ··i
r-· 1r···-- ··· ······--·--:.-··-·-· -· --·-:�----�:.. .... .-.·.�-····7 .. ___ ,;._,.; ___ , 

_____ ·_J l._ __ Resf?�l�-�---J ¡_ _ _:__Arq�i!:.��---,Ji Otro.s __ _j � 03 días i¡ Muy saHsfecho_ · : 

113.00 Nivelación en rebaje de ascensor Respondida Arquitectura Otros 03 días 

-ií..í�oo-· )�p�meabilizCJCió_n_�n-i�sa de Areas Exteriores de Cisterna -
· 

- -,�: __ �.!�e���lda __ · ¡: -- . oi���--- --�--��---···¡; ____ -� �O�í��=----w
·
-

·· 

115.00 POZO A TIERRA EN AREAS EXTERIORES Respondida IIEE Incompatibilidad 04 días 
- ·• ... . ----- - - .. --- .. - . - .. ..,.

116.00 POZOATIERRA ENTORREHE I . Respondida 1 ! IIEE ,j Otros : 02días 
----·• •' -----·-----••••-•-- •---- ·----·----•- ___ .. -•••-----•-·-•••-• •••-•--•• j __ ......__-•-V _____ __J �---·--•- ---------• -----• 

117.00 ADOQUIN EN TORRES H -1 Respondida Arquitectura Otros O días 
-· - - ·- . 

118.00 ! '.REJILLA EN ESTACIONAMIENTO Respondida Arquitectura i ! Incompatibilidad -O días �------� 
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·
¡ ¡-

Muy satisfecho 
··- ·-:, ·- ··-·· 

1 . Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 

Muy satisfecho 
... - --- .. ·- ···-- - .
Muy s.aHsfecho 



Anexo Nº 09 Control de Órdenes de Cambio 
"Condominio CIUDAD VERDE" (04) 



CONTROL DE ORDENES DE CAMBIO 

"CONDOMINIO CIUDAD VERDE" 

Orden de cambio 
- Rev

Descripción Estado Causas 
Monto 

(sin IGV) 

OCOl -Rev04 

OC 02, Rev 04 

Desviación de canal perimetral 

_Sistema de drenaje 

Aprobada 

Aprobada 

Otros 

Obra nueva 

SI. 

: SI. ---·------ ------·-----·---·--·-------·-·---·· - -·- ·-· - ---·-···----·-- .. ·-·---·-----------·---------------·------·-----------

OC 03-Rev 03 

OC 04-Rev 01 

Impermeabilización de la cisterna Aprobada Obra nueva SI. 

Piso laminado -contrazócalo - tapajunta Aprobada : Mejora ' SI. -----· -- -- ·----- ------------ .... ----- ··--- ----- ·----- - ··--·· -------------- ----- .: ---- ________ ,· ___ _---------------·--- -----
Aprobada Mejora SI. 

93,180.98 

233,3:63.57 
--

329, 191.59 

482,256:05 ----
8,049.46 OC 05-Rev 02 

OC 06-Rev 03 

Baranda en descanso de escalera y hall de edificios 

Ampliación en cocinas _______________________ Aprobada _____ , ___________ Diseño _________ :'._ SI. ________ 416,678.22:

OC 07-Rev 01 

OC 08-Rev 02 ---·--· 
OC 09-Rev 03 

OC 10-Rev 00 

OC 11 -Rev 00 

OC 12-RevOl 

Adicional de Sistema de Drenaje 

Colocación de extractores 

Placa y Viga en ascensor 

_ Sumidero en patios 

Va_no en el primer descanso de escalera y barandas en terrazas 

Aprobada 

Aprobada 

Aprobada 

Aprobada 

Aprobada 

Anulado 

Obra nueva 

Obra nueva ----------
Incompatibilidad 

Obro nueva 

SI. 

SI. 

SJ. 

: S/. 
' . ---.. -------------·------------· ------ -----

Mejora 

Anulado 

SJ. 

S/. ------- - --- - ---- --- ---- - -- ---- ---- -- --- ---- . ,_ -- -- -- - . 

-- -----:;-
OC 13-Rev 02 

Corte de energía 

Cimentación en muros perimétricos Aprobada 

IISS en baños futuros (piso 2 al 5) OC 14-RevOl Aprobada 

Mejora 

Obra nueva 

. ·- --·

46,668.57 

146,23:3.80 
----

144,170.82 

5,226.05 
-·-

7,600.12 

121, 970.3.6 ------
36,368.30 

11,099.87 ------------------ ----- . -- -----------·-·- - -·-··---- ·� ---·-- ···-·---·-- ·-·--·-----·--·-----·-- -------- - - ---- ------
Luminarias en terrazas Aprobada Otros S/. OC 15-Rev 03 

:oc 16-Rev 00 

OC 17-Rev 01 

Extensión de pasamano y muros en azotea ·------------------------------·--·-- Aprobada ___ ,_______ Mejora _______ ,_ S/.
Instalación de desague en baños futuros 

OC 18-Rev 00 Tubería de abasto de 60 cm 

Aprobada 

Aprobada 

Diseño 

Mejora ------ ------------ -------
OC 19-RevOO 

'OC 20 -Rev 00 

Nivelación de pisos 

Empaste en fachada 

Aprobada 

Aprobada ----------- -------- ---------------------------------·----------- -----------------------------·-------- --------------------
OC21-Rev01 Contrazócalo en fachada Aprobada 
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Obra nueva 

Mejora 

Obra nueva 

SI. 

, S/. 

S/. 

SJ. 

SJ. 

31,229.27 

30,923.26 
--

74,686.56 

3,646.08 

188,633.57 

10,743.07 -�----
8,911.20 



OC 23-Rev 02 

OC 25- Rev 02 

OC 27-Rev 00 

OC 35-Rev 03 

OC 37- Rev 00 

OC 39-Rev 00 

Sumidero en duetos de cocinas 

Columneta para P-CF 

CONTROL DE ORDENES DE CAMBIO 

"CONDOMINIO CIUDAD VERDE" 

Aprobada 

Aprobada 

Separación de montantes - Torres de 5 pisos Aprobada 

Instalación de grass sintético en patios del 1 ° nivel en torres de 5 pisos Aprobada 

· Recorte de vestuario Aprobada 

Aprobada 

Diseño S/. 

Diseño S/. 

Mejora S/. 

Incompatibilidad S/. 

Obra nueva. SI. 

Otros S/. 

Monto 

(sin IGV) 

24,51'6.52 

96,055.91 

46,099.86 

51,231.21 

1,899.00 

5,275.00 
- - . . . . . . - . . . . .. . - -- . . ---- -

" .. • . " .,· : :": ...... ,¡: . •.. _- • , . . '• . - '. . . . 
• . ' • . __ ,. 'i Í .. , . ·-: •, . • . ' .:,'-. . ' _ _ � 

,• . • • - �. '\_ .· ·._ ·� __ • .... ,, -_.' • _ ·' • ·,. !, . ·,_ : . ' .  , < ' _· ' . . .... l 

9ci()..,R�v-oo:_ ··- _¡Jrt:i12erme,gJ:>lli%.oci9A,tnt�r:r:y�,�eta,,�1swmq¡ IF:, .Apr0b.QQq .. _; :¡ .--/··:·. ·:::t.0�j,9.r,a/� t:\ ... ?::s.A.: :t_.,'.- • -. ;é.f4;�q:4�¡ 

OC41-Rev01 Agua provisional para Obra 
. . . 

0-G 4Z. � Rév Ql, . • !
t
tóp� de iAipeccióA en Ql,!�to ·ge coeina

.. '! . • . ,. ' 

Aprobada 
- -- �-- ·-··1t�-:... -- _: ... __ --,··:-:-;;--�- Ü.

l¡ AprQ!alo.da H 
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. ¡r 

Otros S/. 8,440.00 
•• _ .. ,.-- -, .• ---- .•. ·- - •• . :-i: 'p·· ··-. ,t·· _.-;· 1_s:en9 J s¡,-:·.



CONTROL DE ORDENES DE CAMBIO

"CONDOMINIO CIUDAD VERDE"

Orden de cambio . . , Monto 
Descnpc1on Estado Causas 

( . IGV)- Rev===. ===== ===¡-- -...------- - ======,¡,,,=======; ==;;=:=====;r=,,,,...,.=;;,:; sin 

¡oc�v, 00 1tsoquete en depa;;;-mentos :- 11 Aprobada 1( " Mej0ra¿ ... , l[st.=======3=8= .6= 7 =7.=05=, 

E:c 44 � Rev 00 1 ardinel en montante eléctrica - Torres de 5 pisos I Anulado 11 Anulado n S/. J-.528.93 l 
OC ;5 -Rev 00 ��r��n tuberi�d�esa;; 

-·
�-7c ,¾)robada l[ - Mejora 7: S/. -" ... ,w -2Jmó]

ec 46 - Rev 00 Ir egamento en guardería = u Aprobada 11 lncompa�ilidad 11 S/. 1.027.66) 

OC 47 - Rev 00 Contrazócalo en cocina�- -
- - -. - . ·�·--· - 1: __ Anu-;;-7r- -;:;:¡;d-;;- - S/. - 16,067.12 

[oc 4S - Rev 00 )[Agua provi�nal para Obra " Aprobada 11 Otros JI S/. 9,874.SQJ 

{oc:;9 -�Rev 00 'coÑTRAZOCALO EN MUEBLE DE COCINA co�· SIKAfLEX- - -b-- -<> � -• )C An:;;;dó ,e= Anulado J[s1. 6,m:u¡ 
P:c 50- Rev 00 1isARDINEbES- BANCAS DE CONCRETO EN OBRAS EXTERIORES II Aprobadá 11 Diseño .JI S/. 44,082.57! 

oc Sl��v 01 - !ENTANAS;ftGl�NASIOV-17 'i'N GIMNASÍOW
ft -

_,, =:-:1c a 
�obada·-1c ft lnc�mpatibilidad - ·1t S/. - 9,933.;;'

loe 52- Rev 00 JfOOKING EN AREAS EXTERldRES-CRASS SINTETICO JI Aprobada 11 Diseño fl S/. 22:194.23j 

oc 53- Re� oo ���PLI�CION-DE so� Y SOMBRA- �IGAS C/18 CM (�RGoC:.DE NIÑOS) J[_ Apro�- ]I �;ño --t S/. -�� �oo

ioc 5� - Rev 00 l!coRTE DE ENERGIA 09-10 ]I Anulado 11 Anulado U S/. l�,626.811

·oc 55- Rev 00 JDEMOLI� REPAAACION DE RAMP; �-- --- ·7c Aprobada l[ Otros =11 si. . 1.594:s;: 

§e 56 - Rev 00 j[MPERMEASILIZACION C�A DE BOMBEO - CISTERNA " Anulado 11 Anulado II S/. 23.413.41) 

Oc 57 - R-:-oo -� MÜDIFIC�N D; V l��UDO A TEM�Ó-- REFLEJANTE-· - ][ Aprob��M$ra - --� -� ,-;;--� -�� "w;.00 

§� - Rev 00 ][RELI.ENO EN MARCO SUPERIOR DE PUERTA-INGRESO DPTO. (TORRES H-1) 11 Aprobada íl _ _ Otros .. u S/. 2,272.801 

OC 59-�Rev 02 --f
l
DRYW�L ;,;�;;éo �E �é�ENSOR ··� -- - _J[,- -Aprobada 7[ Diseño - ·- --7.-;¡:--. n-·- · - 2�-�2�1

ioc 60- Rev 01 lfRuEBA DE DEFLEXION U Aprobada JI .. Otros JI S/. , �,006.75J
oc"Gí�Rev 00 i

"'

• VIGILANCIA EXTRA -- · __ }�; ,�:�{-����,��{ N -:�_'f �7:· -'i�i ftf�v_'I_i-�\.: � Aprobada � E��- ;�." Otr�--;- �r;.;r'� �,� S/. ��:;� �- · -·Íí, 187.3él
� -&: Ji_ · · --..':::i,.. ...._.,¡.��.! ... _.,i. ,1,dlt.m.;,,,,,.' �°'t'r ·'iJ1;....._";)� - ---•L--·� ___ ,�-Jw -- -,._ • Jb..� ... �.,._ · · - , 

¡oc 62 - Rev 01 ¡¡1NSTALACION DE TUBERIA 11 Aprobac;la )1 Otros n S/. 4,069.1 �·I 
..,... �- .ro- -- ur:'-i r

:,.
-)w ...,�: vr -.���� -r�"f-:;r "'�t.,;;; ------- "!7f,��l.,.:.r----;�-

.... . .... "?"" -r'-� Y.r
,,.
-- ,. �,�� 

oc 6�- Rev 0l...-J�.
�ONEXIÓN DE�UA A RED EXTERIOR --��-· �:_!.:' .. -.:.- t;-·

.;
�\-� �-(Jü__ Aprobad_? _ _  J.:\r> .. &'.. Otros S,:· .. , •.3!_ '? · t � · ''•:'q -

� 
453.65
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Orden de cambio 
- Rev

OC 65-Rev 00 

PC 66-Rev 01 

OC 67-Rev 00 ' 

OC 69-Rev 00 

,OC 70 -Rev 00 

OC 71 -Rev 00 

OC 74-Rev 00 

OC 76-Rev 00 

OC 78- Rev 00 

OC 80-Rev 00 '

CONTROL DE ORDENES DE CAMBIO 

"CONDOMINIO CIUDAD VERDE" 

Descripción 

MODIFICACION DE PISO EN VESTIBULO PREVIO 

IOMPRODUCTIVOS SUMINISTRO DE CONCREiO 

11 

11 

Estado 

Aprobaaa 
t'W""----

Aprobada 
--

Aprobada 

Causas 

11 Otros 

·71 Diseño 

11 Otros 
- ----

ESCALERA DE GATO EN EDIFICIOS . 

________ , ·- y 

-

,.._.,_ _ _  

�- -

,, ----� ¡[ - -�nul�do - J[- -;---�Anula��

SARDINEiL EN EUM � ;¡ 
-� L-'l ·� .1 1¡ Aprobada

l!NIVELACION ;;;;;TA DE INGRESO:-��;-
- ,__..;._,,_J -- - -

1r fo.Probada .-
NIVELACION EN PISO DE ASCENSOR _ _JL Aprobada 

- � 

IMPRODUCTIVOS POR SUMINISTRO DE ACERO (ACEROS ARroUIPA} 11 
SUMIDERO EN PATIO DE DEPARTAMENTOS 
-·- ,: 7[ , J 

1 � .. _ :;-;-------1[ 
Puertas de melamine en montantes de medidores de a���__;,__J 

MODIFICACION DE VANO PARA EXTRACTOR DE BAÑO "' - .,, ,. � il '!

Aprobada 
... ---,. � 

Aprobada 

Aprobada 

Anulado 

Aprobada 

il ! Diseño 
�--

1 

---

11 Otros . T.,- -- --
·1L Otros 

---' -

11
¡C:� 

' ... d � -

Mejora 
--

Anulado
--

Mejora 

Otros 
�-

11 S/. 

,! S/. 

lf.::· 

Monto 
(sin IGV) 

4,119.78 

38,304.57 

148,395.77 
.-_ ....... --f' 

,,::.,,.-;L. 

� 9,684.90 ·1 S/.
'-----.rt..'..,. --

S/. 2,880.15 

S/. 2,072.40 
--

• --�-· -------...,,.....,., .. -� 

S/. 2,095.09 

li S/. 3,367.59 
-- �,.,..__ ".!' 

11 S/. 14,267.34 

S/. 1,690.31 
- - .,_ 

i S/. 5,452.24 
= 

11 S/. 26,964.05 
_.....,.-- . ·-,- ....... - ·---

PUNTO DE FUERZA EN MONTANTES L:: J 
r"" • 

,.- .i � "\1 it t1 Aprobada 1 ncompatibilidad S/. 2,468.70 

Total 
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Anexo Nº 1 O Listado de Observaciones de 

compatibilización "Condominio PRADOS DEL SOL" (21) 



001 ARQ 001 

002 ARQ 002 

003 ARQ 003 

004 ARQ 004 

005 ARQ 005 

006 ARQ 005 

007 ARQ 006 

008 ARQ 007 

009 ARQ 008 

010 ARQ 008 

011 ARQ 009 

012 ARQ 010 . 

013 ARQ 010 

01• ARQ 011 

015 ARQ 011 

016 ARQ 012 

017 ARQ 012 

018 ARQ 013 

019 ARQ 014 

020 ARQ 015 

021 ARQ 015 

022 ARQ 016 

023 ARQ 016 

024 ARQ 017 

025 ARQ 017 

026 ARQ 018 

027 ARQ 019 

028 ARQ 020 

029 ARQ 020 

030 ARQ 021 

031 ARQ 022 

032 ARQ 023 

033 ARQ 024 

034 ARQ 024 

035 ARQ 025 

036 ARQ 026 

037 ARQ 026 

038 ARQ 026 

039 ARQ 027 

LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "PRADOS DEL SOL" 

Puerta de dormitorio principal no Hene dintel 

Dibujar espesa de losa en primer nivel 

Dibuja simbologia de grada ya que no es notorio en donde se da exactamente et cambio de nivel 

Colocar en leyenda la diferencia entre los muros en lineas 02ules y aquellos en cola verde 

No se encvenlfa el detalle de la puerta P-03 que comunica cocina con patio 

No se encuentro el detalle de la puet1o P-03 qve comunica cocina con polio 

No concuerda el ancho de ventana V-02 en detalles con el plana de planta 

B ingresa vehicula en plano topagrafico no se encuentro en la posicion que monda el plano de orquilecl\xo, calzar plano de final de aquileclvra 

V entona V-06 en plano de planta tiene 0.20m de ancha y en plano detalles de ventanas mide 0.15m de ancha 

ventana V-06 en plano de pion lo tiene 0.20m de oncho y en plano delolles de ven lonas mide 0.15m de oncho 

Seflolar si el alfeiz.e< de ventanas. duetos de oreas comunes. parapeto de techo es de concreto o tobiqueria 

Alleizer de ventano V-02 en detalle de ventanas tiene 1.00 y en cuadro de vanos tiene 1.20m 

Alfeizer de ventano V-02 en detalle de ventanas tiene 1.00 y en cuadro de vanos tiene I.20m 

Alfeizer de ventano V-I2 en detalle de ventanas tiene 1.90 y en cuadro de vanos tiene 2.05m 

Alfeizer de ventano V-12 en detalle de ventanos tiene 1.90 y en cuadro de vanos tiene 2.05m 

AIMo de pyerto en P-12 en plano de capinterio de madera es de 2.30m y en cuadro de vanos indica 2.35m 

Altura de puerto en P-12 en plano de corpinterio de modera es de 2.30m y en cvadro de vanos indico 2.35m 

En los planos encontramos tabiquerio de 0.10m sin embago en EE.TT figuro de 0.07, 0.09. 0.12 ociar si en muros de 0.10 había tonojeo o olgun acabo especial 

Dibujar la linea de lecho que cooespande al depo�ta de bos<Xa del primer nivel 

Folla detalle de borondo en hall 

Follo detalle de borondo en hall 

Falta indicar en cuadro de acabados los duetos M.S y M.E 

Falla indicar en cuadro de acabados los duelos M.S y M.E 

Corte 1-1 el NPT en donde se encuentra lo gruta es de -0.15 y en plono de plotaf0<mas lo grulo nene NPT 0.00 

Corte 1-1 el NPT en donde se encuentro lo gruta es de -0.15 y en plano de plolol0<mas la grulo nene NPT 0.00 

Dibujar grvlo en corte 1-1 

En c0<le 2-2 8 hall tiene NPT -2.00 y el NPT exterior derecho se encuentro ol mismo nivel pero indica 0.00 

Muro es de 0.1 Sm pero cota indica que tiene 0.25m 

Muro es de 0.15m pero cola indico que tiene 0.25m 

Dibujar el numero de peldallos en escale<os 

lndicor si muro perimetrico sera de conaeto o tabiqu8'ia y su olttKa 

Colocar en plano de lechos los mismos ejes que los pionas de plonla 

Corte 2-2 tiene et bolcon en el eje Al pero en planta se ve que el bacon se encuentra reirodo 

Cate 2-2 tiene el balcon en el eie Al pero en planta se ve que el balcon se encuentra retirado 

Se consulta en que se diferencio lo plonto de segundo piso con la plonla de tercer 01 cuarto piso 

Caregir ya que existen 2 laminos con ta mismo denominación {D-31 ). 

Corregir ya qve existen 2 laminas con lo misma denominación (D-31). 

Caregir ya que existen 2 laminas con lo mismo denominación (D-31). 

Caregir nombre de lo lamina ya que los graficos hacen referencia a Brut\os y no ha detalle de pinlura. 
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D-19 DETALLE PAPAEL MURAL 

A-75 CORTES EDIFICIO 1 

AG-01 PLANTA PRIMER PISO 

A-09 PLANTA PRIMER PISO EDIFICIO 1 

D-07 DETALLE DE PUERTAS CLOSETS DE MONTANTES 

A-09 EDIFICIO I PLANTA 1• PISO 

D-08 DETALLE DE VENTANAS 

PP-01 PERFIL LONGITUDINAL DE CALLES 

D-08 DETALLE DE VENTANAS 

A-09 EDIFICIO I PLANTA 1• PISO 

A-09 EDIFICIO I PLANTA t• PISO 

A-09 EDIFICIO I PLANTA 1• PISO 

D-08 DETALLE DE VENTANAS 

A-09 EDIFICIO I PLANTA 1• PISO 

D-08 DETALLE DE VENTANAS 

A-09 EDIFICIO I PLANTA 1• PISO 

0-07 DETALLE DE PUERTAS CLOSETS DE MONTANTES 

A-09 EDIFICIO I PLAN! A 1 • PISO 

A-29 EDIFICIO I PLANTA 2" AL 5• PISO 

D-10 DETALLE DE CARPINTERIA METALICA 

A-29 EDIFICIO I PLANTA 2" AL 5° PISO 

A-29 EDIFICIO I PLANTA 2" AL 5• PISO 

A-95 CUADRO DE ACABADOS 

AG-01 PLANTA PRIMER PISO {PLATAFORMAS) 

A-75 EDIFICIO I CORTES 

A-75 EDIFICIO I CORTES 

A-75 EDIFICIO I CORTES 

A-09 EDIFICIO I PLANTA 1• PISO 

A-09 EDIFICIO I PLANTA 2" AL 5• PISO 

A-29 EDIFICIO I PLANTA 2" AL 5• PISO 

AG-01 PLANTA PRIMER PISO 

AG-05 PLANTA DE TECHOS 

A-29 EDIFICIO I PLANTA 2" AL 5° PISO 

A-75 EDIFICIO I CORTES 

A-29 EDIFICIO I PLANTA 2" AL 5° PISO 

0-31 Detalle lopajunlas de construccion 

D-31 Detalle oreas comunes minimorket 

D-31 Detalle deposilos de baslKa y caseta de vigilancia 

D-25 Detalle de pintura tipico J- - l s• piso 
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Falta indicar el espesor de melomine poro mueble de cocino 

Falta indicar 8' espesor de melamine para mueble de cocino 

LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "PRADOS DEL SOL" 

No se encuentra sistema de intercomunicadores que se ubico en el podio de ingreso considerar en esle dimensiones, tipo de mole<iol. tipo de acabado. 

Falta especificar en uno leyendo las morcas y modetos de intercomunicador, tableros y placas electrlcas 

Fo.Ita especificar en uno leyenda los marcos y modelos de intercomunicador. tableros y placas eleclricos 

En plano de sanitarios gimonasio en una esquina se observo uno columneta que en plano de arquitech.xa no se muestro 

Se recomiendo indicor en corte 1 • 1 materici de mueble bojo asi como espesa de este 

Plano de pisos interiores retirar la le1ro O yo que no corresponden 

En corte no se observo la loso sobre lo que se encuentra el techo de sol y sombro y lo vez Indicar el NPT sob<e el que se encuentro 

lndicor en plano de corpinterio modero puertos lo morca y modelo de bisagras 

NPT en cortes de oreas comunes na concuerdan con NPT de plantas 

NPT en cactes de oreas comunes no coocverdon con NPT de plantos 

Plano pisos 2 ol 5 edificio 1-R no se puede abrir yo que pide el archivo referencial P-PRADOS DEL SOL -XREF 07.06.12 

Plano pisos 2 ol 5 edificio �R no se puede abrir yo que pide el archivo referencial P-PRADOS DEL SOL -XREF 07.06.12 

Plano pisos 2 ol 5 edificio 1-R no se puede abrir yo que pide el archivo referencial P-PRADOS Da SOL -XREf 07 .06.12 

Plano pisos 2 ol 5 edilicio 1-R no se puede abrir yo que pide el achivo relerenclol P-PRADOS DEL SOL -XREf 07.06.12 

Plano pisos 2 ol 5 edificio �R no se puede abrir yo que pide el archivo referencial P-PRADOS DEL SOL -XREF 07.06.12 

Plano pisos 2 ol 5 edificio 1-R no se puede abrir yo que pide el achivo referencial P-PRADOS Da SOL -XREf 07.06.12 

Plano pisos 2 ol 5 edificio 1-R no se puede abrir yo que pide el archivo referencial P-PRADOS DEL SOL-XREF 07.06.12 

Plano pisos 2 ol 5 edificio 1-R no se puede abrir yo que pide el archivo referencial P-PRADOS Da SOL-XREF 07.06.12 

Plano pisos 2 ol 5 edificio 1� no se puede abrir yo que pide el archivo referencial P-PRADOS DEL SOL -XREF 07.06.12 

Plano pisos 2 ol 5 edificio �R no se puede ob<ir yo que pide el archivo referencial P-PRADOS Da SOL -XREF 07 .06, 12 

B plano de detalle pisos inlefiaes deporlomenlos no contiene lodos los looes follan f.G-H+J-K-L-0-R 

En plano se observo leyendo que contiene sumidero pero en planto no esta dibujada 

Se recomienda corte de graderios alrededor de concha deportivo ademas de enumerar los grados en planto 

Indicar en que NPT se encuentra lo porte mas alto y lo mas boio de lo concho deportivo 

En plano de delolle caseto de control los ventanas tienen de altura 1.25m y en plano de COípinle,ia aluminio ventanos eslos mismas tiene 1.50m 

En plano de detalle caseto de control las ventanas tienen de oltvro 1.25m y en plano de corpinteria aluminio ventanos estos mismas tiene 1.50m 

No se acoto el ancho de puerto 

Lamino no contiene leyendo de luminarias y pisos 

Lamino no contiene leyendo de luminarias y pisos 

Lamino no contiene leyendo de luminarias y pisos 

Lamino no contiene leyenda de luminorias y pisos 

Plano de pisos exteriores sel'tata que lo gruta y lo vio pao llegar a esta tiene de NPT -0.45 y en plano de plotofOfmos indico que tiene NPT 0.00 

Plano de pisos exleriOíes sel'\olo NPT -1.SOm primer nivel de IOíre y en plano de plataformas indico NPT 0.00 

Plano de pisos exteriores ser.ola NPT - l  .50m primer nivel de'°''ª y en plano de plataformas indico NPT 0.00 

Membrete Indica edificio Q planta 1• piso y el contenido de lo lamino son las cisternas y cuarto de bombos 

Sel\olor en planto el ocobodo de piso poro cislemos y cuarto de bombos 

.. -

1 riso oe gvoroeria 1ntanm nene vanos npos segun cuoaro ae acavuuos pero en piano aetaues oreas comunes gvoraena 1n1onh1 no se encuentro 10 ut>1cac10t1 ue coao hpo ae 
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D-05 DETALLE COCINA 1 

D-06 DETALLE COCINAS SUPERIORES 

AG-01 PLANTA PRIMER PISO 

D-05 DETALLE COCINA 1 

D-06 DETALLE COCINAS SUPERIORES 

D-J.4 DETALLE AREAS COMUNES GIMNASIO 

D-35 DETALLE AREAS COMUNES SALON GOURMET 1 

D-15 DETALLE PISOS INTERIORES 

D-29 DETALLE AREAS COMUNES 

D-07 DETALLE DE PUERTAS CLOSETS DE MONTANTES 

A-94 EDIFICIO A REAS COMUNES CORTES Y aEV ACIONES 

A-19 EDIFICIO AREAS COMUNES PLANTA 1• PISO 

A-30 EDIFICIO J PLANTA 2" Al 5° PISO 

A-31 EDIFICIO K PLANTA 2" Al 5° PISO 

A-32 EDIFICIO l PLAN! A 2" Al 5' PISO 

A-33 EDIFICIO M PLANTA 2" Al 5' PISO 

A-J.4 EDIFICIO N PLANTA 2" Al 5' PISO 

A-35 EDIFICIO O PLANTA 2" Al 5' PISO 

A-36 EDIFICIO P PLANTA 2" Al 5' PISO 

A-37 EDIFICIO Q PLANTA 2" Al 5' PISO 

A-38 EDIFICIO R PLANTA 2" Al 5' PISO 

A-39 EDIFICIO AREAS COMUNES PLANTA 2" Al 4" PISO 

D-15 DETALLE PISOS INTERIORES 

D-28 PLANTA TECHOS LADRILLO PASTELERO 

D-41 DETALLE CERCO DE CANCHA 

D-41 DETALLE CERCO DE CANCHA 

D-06 DETALLE DE VENTANAS 

D-31 DETALLE DEPOSITO DE BASURA Y CASETA DE VIGILANCIA 

D-07 DETALLE DE PUERTAS CLOSETS DE MONTANTES 

D-32 DETALLE AREAS COMUNES GUARDERIA INFANTIL 

D-36 DETALLE AREAS COMUNES SALON GOURMET 2 

D-39 DETALLE AREAS COMUNES AREA DE PARRILLAS 1 

� DETALLE AREA COMUN AREA DE PARRILLAS 2 

D-17 DETALLE PISOS EXTERIORES I '  PISO 

D-17 DETALLE PISOS EXTERIORES 1' PISO 

AG-01 PLANTA PRIMER PISO 

A-20 EDIFICIO Q PLANTA 1° PISO 

A-20 EDIFICIO Q PLANTA 1' PISO 

D-32 DETALLE AREAS COMUNES GUARDERIA INFANTIL 
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LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "PRADOS DEL SOL" 

Coloca, en cuadro de acabados COCINA / LA V ANDERIA en lodos los niveles 

Según cuadro de acabados el piso Que cooesponde a terrazo solo de juegos es ceramico cellma modelo piedra g1is 0.30x0.30 

Indicar que cooesponde contrazocolo ceramico celimo modelo piedJa gris 0.30x0.30 

Se recomiendo colocar en cuadro de acabados uno c<:xumno mas paro indica, en Que ambientes va luminaria (mOfco modelo) o socket 

Segün cuadro de acabados el piso que cooesponde al oreo de parrillas es ceromico celima modelo piedra gris 0.30x0.30 no porcelonoto 

Indicar que corresponde controzocolo ceromico celimo modelo piedra gris 0.30x0.30 

Indica, Que corresponde controzocoto ceromico celimo modelo piedra gris 0.30x0.30 

Se entiende que estos ml.Kos tendron controzocolo (ceromico celimo modelo piedra gris 0.30x0.30) yo que en ningun cor1e se logro ver 
ltn aetoue ae puerros es1a 0IouJ0ao 10 esrrvcnxacIon oe nOfO oe Puet ,o noney como pero no esta aescnto, 1omoIen oetollorlo estructurocion 1nIerno oe I0s marcos y 

. _._ ... _ .. . . .. 

Especifica, modelo y morco de lavatorio en boOOs 1 y 1 · 

Colocar lo calidad de registros y sumideros 

Detalles de baflos no coincide con la numerocion que indico 

En plano de techos no se encuenton dibujados tos duetos, ademas tambien indica, que cubrimiento tendías estos 

En cuadro de acabados se indico que escaleras tiene de acabado ceromico celimo tipo cemento pero plano de detalle escaleras estan tienen de cabodo cemento pulido 

En cuadro de acabados se indica que escoteras tiene de acabado ceromico celima tipo cemento pero plano de detalle escaleras eston tienen de cebado cemento pulido 

Se recomiendo dibujo( hatch de piso en pasillos en oreas comunes 

Plano detalle de dep. basura indico piso de ceramico granilla color gris 0.4Sx0.4Sm y cuodro de acabados indica ceramlco granilla blanco 0.30 x 0.30m 

Corregir el zocolo de cuarto de basura no corresponde al de cuadro de ocabodos 

En cuadro de acabados 1• piso no figura piso paro deposito de basura tipico 

En cuadro de acabados 1• piso no figuro piso para deposito de basura tipico 

Indicar o que lugar corresponde escalera 

8 piso indícodo en detalle de escalera no corresponde al del cuadro de acabados. aclora, ese punto yo que en cuadro de acabados por niveles cambia de cebado 

Piso de gimnasio aun falto definir el cotor 

Piso de gimnasio 01.1n folla definir el col0< 

Se consulta cual es lo diferencio entre en piso de lineas amarillos del piso con líneos morados en el ingreso al edificio 1 

Indicar que tipo de piso tendra la pergola y gruta según cuadro de acabados (adoquín de' concreto color beige 20xl0x04 

Rectificar AREAS COMUNES-19 con plano PISOS EXTERIORES yo que son diferentes los ingresos, circulocion exteriores y terrazo de mesas 

Rectificar A REAS COMUNES� 19 con plano PISOS EXTERIORES yo que son diferentes los ingresos. circuloclon exteriores y terraza de mesas 

Dibujar hotch de piso en terrazo oreo de mesas según cuadro de acabados {odoquin de concreto color beige 20xl0x04 

Se recomiendo indiCOf el acabado de piso en losa mvltideportivo {pintura CPPQ color verde) 

DetollOf contrazocolo segün cuadro de acabados (piso vinilico pisopok 3.2mm � 20) 

No se encuentra en plano el detalle B 

En detalle de escaleras indico controzocalo de cemento pulido y en cuadro de acabados indico ceromico celima tipo cemento beige .«>x40 

En detalle de escaleras indico controzocolo de cemento pulido y en cuadro de acabados indica ceramico cellma tipo cemento beige 40x40 

Piso en detalle de caseto control indico ceramico celima granillo gris 0.30x0.30 y en cuadro de acabados indico ceromico celimo modelo americe blanco 0.30x0.30 

Piso en detalle de caseta control indico ceromlco c�imo granillo gris 0.30x0.30 y en cuadro de acabados indico ceromico celima modeto omerico btanco 0.30x0.30 

Corregir contrazocalo de caseto de contrcl no concuerdo con cuadro de acabados 

Corregir contrazocolo de caseto de contrcl no concuerdo con cuadro de acabados 

En plano detalles caseto de control et sshh indico ve< detalle lamino de baños y en plano de baflos no se encuentra el sshh de case1a de control 
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A-95 CUADRO DE ACABADOS 

0·38 DETALLE ARe....S COMUNES SALON DE JUEGOS 

D-38 DETALLE ARe....S COMUNES SALON DE JUEGOS 

A-95 CUADRO DE ACABADOS 

D-39 DETALLE ARe....S COMUNES ARe.... DE PARRILLAS 1 

D-39 DETALLE AREAS COMUNES AREA DE PARRILLAS 1 

D-� DETALLE AREAS COMUNES ARe.... DE PARRILLAS 2 

D-39 DETALLE ARe....S COMUNES AREA DE PARRILLAS 1 

D-07 DETALLE DE PUERTAS CLOSETS DE MONTANTES 

D-01 DETALLE BAÑOS 1 Y l' 

D·l/0·7 DEI ALLE BAÑOS I Y l' 

D-03 DETALLE BAÑOS 3 Y 3' 

AG--05 PLANTA DE TECHOS 

A-95 CUADRO DE ACABADOS 

D-13 DETALLE ESCALERAS 

A·l9 EDIFICIO ARe....S COMUNES PLANTA J' PISO 

D-31 DETALLE DEPOSITOS DE BASURA Y CASETA DE VIGILANCIA 

1).31 DETALLE DEPOSITOS DE BASURA Y CASETA DE VIGILANCIA 

D-31 DETALLE DEPOSITOS DE BASURA Y CASETA DE VIGILANCIA 

A-95 CUADRO DE ACABADOS 

D-14 DETALLE ESCALERAS 

D-14 DETALLE ESCALERAS 

A-95 CUADRO DE ACABADOS 

D-34 DETALLE ARe....S COMUNES GIMNASIO 

D-17 DETALLE PISOS EXTERIORES l' PISO 

D-29 DETALLE ARe....S COMUNES 

A-19 EDIFICIO ARe....S COMUNES PLANTA I' PISO 

D-17 DETALLE PISOS EXTERIORES I' PISO 

A·l9 EDIFICIO ARe....S COMUNES PLANTA l' PISO 

D-41 DETALLE CERCO DE CANCHA 

D-32 DETALLE ARe....S COMUNES GUARDERIA INFANTIL 

D-16 DETALLE HALLS DE DISTRIBUCION 

D-13 DETALLE ESCALERAS 

A-95 CUADRO DE ACABADOS 

1).31 DETALLE DEPOSITO DE BAURA Y CASETA DE VIGILANCIA 

A·95 CUADRO DE ACABADOS 

D-31 DETALLE DEPOSITO DE BAURA Y CASETA DE VIGILANCIA 

A·95 CUADRO DE ACABADOS 

D-31 DETALLE DEPOSITO DE BAURA Y CASETA DE VIGILANCIA 
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LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "PRADOS DEL SOL" 

En plano detalles caseta de control el sshh Indica ver detalle lamina de bonos y en plano de bai\os na se encuen-a el sshh de caseta de control 

Contrazocalo en cvorto acopio de basura no concuerda con cuadro de acabados fceramico cetima g<anillo blanco 0.30x0.30) 

Controzocolo en cuarto acopio de basura no concuerdo con cuadro de acabados (ceromico celimo granillo blanco 0.30x0.30) 

Corregir contrazocolo y piso de detalle 5 escalera de oreas comunes, no concuerda con cuadro de acabado 

Cooegir contrmocolo y piso de detalle 5 escalera de oreas comunes. no concuerdo con cuadro de acabado 

En piano detalle escaleras (escotera cuarto de bombas) no se encuentra el detalle 4 

falta definir el color de caucho top sport en detalle gimnasio y cuadra de cebados 

Se recornineda dibujar detalle de rampas y veredas 

Se recomienda hacer un detalle de pasillos en oreas comunes y terrazo de mesas 

Señalar en que sector de¡ techa sol y sombra se encuentro lo cobertura de poUcarbonoto mensiooodo en cuadro de acabados 

Ser\alor en que sector del techo sol y sombro det oreo de parrillas lleva policabonato según cuadro de acabados 

Señalar en que secto, del techo sol y sombra del orea de parrillas lleva policarbonato según cuadro de acabados 

lndicor el color de pintura americen colors en oreo de porrillos 

Indicar el color de pintura american colors en aeo de parrillas 

lndicar el color de pintura americen colon en oreo de parrillas 

Indicar el cQlor de pintura americen colors en oreo de panillas 

Indicar el color de pintura americen cotan en Ol'ea de porrillos 

Indicar el color de pintura americen colors en oreo de porrillas 

Indicar el color de pintura american colors en orea de porrillas 

Indicar el color de pintura americen colors en oreo de porrillas 

Indico, el color de pintura americen colors en oreo de porrillas 

Indicar el color de pintura americen colors en orea de porrillas 

Verificar dimensiones de plano cisternas y plano de sanitarios cisterna 

Verificar dimensiones de plano cisternas y plano de sanitarias cisterna 

Se consulta a que oreas corresponde bono 3 y 3 • 

Se recomienda indicar la cantidad de luxes que corresponde o lo loso deportiva 

Los corte de cocino 5 -5 y "4-" se encventror invertidos corregir 

Se recomienda dibujar un detalle del contrazocolo para los montantes 

Se recomienda dibujar sumidero en terrazas y en pendiente 

En ptontas no se encuentran dibujados proyecciones de vigas 

En plantos no se encuentran dibujadas proyecciones de vigas 

En plantos no se encuentran dibujados pr.oyecciones de vigas 

En plantos no se encuentran dibujados proyecciones de vigas 

En plantas na se encuentran dibujadas proyecciones de vigas 

En plantas no se encuentran dibujados proyecciones de vigas 

En plantas no se encuentran dibujados proyecciones de vigas 

En plantas no se encuentran dibujados proyecciones de vigas 

En plantas no se encuentran dibujados proyecciones de vigas 

En plantas no se encuentran dibujados proyecciones de vigas 
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CUADRO DE ACABADOS 

DETALLE DEPOSITO DE BASURA Y CASETA DE VIGILANCIA 

CUADRO DE ACABADOS 

DETALLE ESCALERAS 

CUADRO DE ACABADOS 

DETALLE ESCALERAS 

DEI ALLE A REAS COMUNES GIMNASIO 

DETALLE PISOS EXTERIORES 1• PISO 

EDIFICIO AREAS COMUNES PLANTAS Y CORTES 

DETALLE AREAS COMUNES 

DETALLES AREAS COMUNES AREA DE PARRILLAS 2 

DETALLES AREAS COMUNES AREA DE PARRILLAS 2 

DETALLE AREAS COMUNES AREA DE PARRILLAS 2 

DETALLE AREAS COMUNES AREA DE PARRILLAS 2 

DETALLE AREAS COMUNES SALON DE JUEGOS 

DETALLE AREAS COMUNES LOUNGE MULTIMEDIA 

DETALLE AREAS COMUNES SALON GOURMET 2 

DETALLE AREAS COMUNES SALON GOURMET 1 

DETALLE AREAS COMUNES GIMNASIO 

DETALLE AREAS COMUNES SALA DE NIÑOS 

DETALLE AREAS COMUNES GUARDERIA INFANTIL 

DETALLE AREAS COMUNES MINIMARKET 

INSTALACIONES DE DESAGUE DEL CTO. BOMBAS Y CISTERNA 

EDIFICIO Q PLANTA 1• PISO 

DETALLE BAÑOS 3 Y 3· 

DETALLE CERCO DE CANCHA 

DETALLE COCINA 1 

DETALLE HALLS DE DISTRIBUCION 

DETALLE PISOS INTERIORES 

AREAS COMUNES 

EDIFICIO R PLAN! A 1 • PISO 

EDIFICIO Q PLAN! A 1 • PISO 

EDIFICIO R PLAN! A 1° PISO 

EDIFICIO O PLANTA 1° PISO 

EDIFICIO N PLANTA 1 ° PISO 

EDIFICIO M PLANTA 1• PISO 

EDIFICIO L PLAN! A 1 • PISO 

EDIFICIO K PLANTA 1° PISO 

EDIFICIO J PLANTA 1• PISO 



157 ARQ 096 

158 ARQ 096 

159 ARQ 096 

160 ARQ 
; 

096 

161 ARQ 096 

162 ARQ 096 

163 ARQ 096 

164 ARQ 096 

165 ARQ 096 

166 ARQ 097 

167 ARQ 098 

168 ARQ 099 

169 ARQ 099 

170 ARQ 099 

171 ARQ 099 

172 ARQ 099 

173 ARQ 099 

174 ARQ 099 

175 ARQ 099 

176 ARQ 099 

177 ARQ 099 

178 ARQ 099 

179 ARQ 099 

180 ARQ 100 

181 ARQ 100 

182 ARQ 101 

183 ARQ 102 

184 ARQ 103 

185 ARQ 104 

186 ARQ 105 

187 ARQ 106 

188 ARQ 107 

189 ARQ 108 

190 ARQ 108 

191 ARQ 109 

192 ARQ 110 

193 ARQ 111 

194 ARQ 111 

195 ARQ 112 

LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "PRADOS DEL SOL" 

En plonlas no se encuenlran dibujadas proyecciones de vigas 

En plantas no se encuenlran dibujadas proyecciones de vigas 

En plantas no se encuenlran dibujadas proyecciones de vigas 

En plantas no se encuenlran dibujadas proyecciones de vigas 

En plantas no se encuenlran dibujadas proyecciones de vigas 

En plantas no se encuentran dibujadas proyecciones de vigos 

En plantas no se encventran dibujadas proyecciones de vigas 

En piontos no se encuentran dibujadas proyecciones de vigas 

En plantas no se encuenlran dibujadas proyecciones de vigas 

Se solicita detalles de tralamiento de impeoneabilizaclon de lechas ladrillo pastelero 

Se recomienda usa conlrazocalo de 1.80m 

los cortes de looe en el orea de bollos el sardinel es mal alto y el conlrazocato lambien a dilerencia del CC>'1e en detalle de bollos 

los cortes de torre en el oreo de bonos el sardinel es mol alto y el contrazocolo tombien o diferencio del corte en detalle de bar.os 

los cortes de torre en el oreo de bonos el sardinel es mol alto y el contrazocolo tombien o diferencio del corte en detalle de bonos 

los eones de torre en el acea de barios el sardinel es mol alto y el contrazocalo tambien a diferencia del corte en detalle de bonos 

los cortes de torre en el aea de baflos el sacinel es mal alto y el contrazocolo tambien o diferencio del corte en detalle de bol"los 

los cortes de torre en el orea de bonos el sardinel es mol alto y el contrazocato tombien o diferencia del corte en detalle de boOOS 

Los cortes de torre en el Ol'ea de bofios el SOl'dinel es mal alto y el contrazocolo tombien o diferencio del COl'le en detalle de bonos 

los cortes de torre en el oreo de bof\os el sordinet es mol alto y el conlrazocalo tambien a diferencio del corte en detalle de bonos 

Los eones de torre en el orea de bofias el sardinel es mol alto y el contrazocalo tambien o diferencia del corte en detalle de baf\os 

Los cortes de torre en el oreo de boflos ef sadinel es mol oUo y el controzocolo tombien o dife<encio del corte en detalle de bof\os 

Los cortes de tooe en el oreo de bof\os el sadinel es mal olla y el conlrozocolo tombien o diferencia del corte en detalle de bonos 

Los cortes de torre en el oreo de bar.os el sardinel es mal alto y el contrazocalo tombien o diferencio del corte en detalle de boOOS 

NPT en ladas las looes del plano delolle pis:,s exleriC>'e, no concuerdan con los NPT del plano plalalC>'mas 

NPT en ladas las tooes del plano delalle pisos exleriC>'es no concuerdan con los NPT del pleno platalormas 

Al ser el primer lromo de escalera se consulto que acabado tendía el piso bojo lo escoler11 

Indicar que fipa de acabado tendía la rompa 

Indicar que acabada es el que cooesponde 

Indicar que acabado es el que cooesponde 

Indicar a que pertenece el hach 

Indicar la all\Ka de parapetos en jardines 

Vano VP-0-i en bono 2 no se encuentra en piano de ventanas 

En COl'pinleria melalico no se encuentra las barandas de los descansos de las escale<os 

En corpinleria melolica no se encuentra las barandas de los descansos de los escaleras 

Se consulta si se colocara postelero sobre parapeto 

Se recomienda colocar registros en cocinas 

En corte no se encuentro dibujado controzocalos 

En corte no se encuentro dibujodo controzocalos 

lndicor que puerto caresponde 
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A-9 EDIFICIO I PLANTA I' PISO 

A-8 EDIFICIO H PLANTA I' PISO 

A-7 EDIFICIO G PLANTA I' PISO 

A-6 EDIFICIO F PLANTA 1' PISO 

A-5 EDIFICIO E PLANTA I' PISO 

A4 EDIFICIO O PLAN! A 1' PISO 

A-3 EDIFICIO C PLANTA 1' PISO 

A-2 EDIFICIO 8 PLANTA ¡• PISO 

A-1 EDIFICIO A PLANTA 1• PISO 

0-28 PLANTA TECHOS LADRILLO PASTELERO 

0-31 DETALLE DEPOSITO DE BASURA Y CASETA DE VIGILANCIA 

A-59 EDIFICIO A CORTES 

A-61 EDIFICIO 8 CORTES 

A-63 EDIFICIO C CORTES 

A-65 EDIFICIO O CORTES 

A-67 EDIFICIO E CORTES 

A-69 EDIFICIO F CORTES 

A-71 EDIFICIO G CORTES 

A-73 EDIFICIO H CORTES 

A-75 EDIFICIO I CORTES 

A-77 EDIFICIO J CORTES 

A-79 EDIFICIO � CORTES 

A-61 EDIACIO l CORTES 

0-17 DETALLE PISOS EXTERIORES I' PISO 

AG-01 PLANTA PRIMER PISO 

D-16 DETALLE HALLS DE DISTRIBUCION 

0-16 DETALLE HALLS DE DISTRIBUCION 

0-17 OET ALLE PISOS EXTERIORES I' PISO 

D-16 DETALLE PISOS EXTERIORES I' PISO 

0-16 DETALLE PISOS EXTERIORES 1' PISO 

D-16 DETALLE PISOS EXTERIORES I' PISO 

0-02 DETALLE BAÑO 2 Y 2' 

0-13 DETALLE ESCALERAS 

0-10 DETALLE DE CARPINIERIA METALICA 

D-28 PLANTA TECHO LADRILLO PASTELERO 

0-05 DETALLE COCINA 1 

0-39 DETALLE AREAS COMUNES AREA DE PARRILLA 1 

0-40 DETALLE AREAS COMUNES AREA DE PARRILLAS 2 

0-31 DETALLE OEPOSITOS DE BASURA Y CASETA DE VIGILANCIA 



196 ARQ 113 

197 ARQ 114 

198 ARQ 
' 

114 

199 ARQ 115 

200 ARQ 116 

201 ARQ 117 

202 ARQ 117 

203 ARQ 117 

20-4 ARQ 117 

205 ARQ 117 

206 ARQ 117 

207 ARQ 117 

20B ARQ 118 

209 ARQ 119 

210 ARQ 120 

211 ARQ 121 

212 ARQ 121 

213 ARQ 122 

214 ARQ 123 

215 ARQ 124 

216 ARQ 125 

217 ARQ 126 

218 ARQ 127 

219 ARQ 128 

220 ARQ 129 

221 ARQ 129 

222 ARQ 129 

223 ARQ 129 

224 ARQ 130 

225 ARQ 131 

226 ARQ 132 

227 ARQ 133 

228 ARQ 134 

229 ARQ 135 

230 ARQ 136 

231 ARQ 137 

232 ARQ 138 

233 ARQ 139 

234 ARQ 140 

LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPAJIBILIZACIÓN "PRADOS DEL SOL" 

Corregir texto que indica piso 8 

No se encuentra vano de sshh publico en plano de ventanas 

No se encuentro vano de sshh publico en plano de ventanos 

Se solicita detalles de espejo 

Se solicito detalles de espejo 

Indicar modelo y marco de llave 

Indicar modelo y marca de llave 

Indicar modelo y marca de llave 

Indicar modelo y marco de llave 

Indicar modelo y marca de llave 

Indicar modelo y marca de llave 

Indicar modelo y morca de llave 

No se encuentra dibujado en detalle de corpinterio metalice las barandas de oreas comunes 

En plano no se encuentro detalle de lo altura det sardinel colocado pato lo salida de aguo 

No se encuentra en planos el detalle 5 de cuarto de boslXa 

Puerto P 10 caseto de vigilancia (av. Pedro roiz gallo) mide 0.70m de ancho y caseta de vigilancia (las tones de huachipa ) la misma puesta P 10 mide 0.90m de ancho 

Puerta P 1 O caseta de vigilancia (av. Pedro roiz gallo) mide 0.70m de ancho y caseto de vigilancia (lds torres de huachipa I la misma puesta P 1 O mide O. 90m de ancho 

Puerta P-11 indico ser de dep. minimoíket folla indicar que tambien corresponde o baOO de caseta de vigilancia 

Se recomienda qve en cuarto de basura se empiece con pieza completa �vitando cortes como en el cuarto de basura superia 

En plano se coloco nomendoh.xa V7 a ventanas y puertos 

No se encuentra puerta P-12 que corresponden o los cuartos de basLKo 

Se recomíenda dibujar cortes en lamino de cisternas 

Indicar cual es el acabado que corresponde en pistos y rompas 

Plano de techos no calsa con ultimo de piso de torres 

Puertas en planos de detalles bollos figura PP-03 y en plano de puettas los bollos sao P-04 

Puertas en pionas de detalles bollos ligura PP-03 y en plano de puetlas los bollos sao P-04 ' 

Puertas en piones de detalle, bollos figura PP-03 y en plano de puetlas los bai\os sao P-04 

Puertas en planos de detalle1 bai'ios figLKo PP-03 y en plano de puertos los baOOs son P-0-4 

Se consulto si todas P-7. P-10. P-12. P-14 se encuentran en el proyecto 

Agregar cuarlo de bambas 

Indicar el e,pesor (1cm) y profundidad de brul\a (1cm) 

AGREGAR MINIMARKET. GUARDERIA INFANTIL, SALA DE NIÑOS. GIMNASIO, SALON GOURMET l. SALON GOURMET 2 ,  LOUNGE MULTIMEDIA, SALON DE JUEGOS 

AGREGAR GRUTA 

YA NO FIGURA PORCELANA TO NANOMETRICO EN CUADRO DE ACABADOS 

AGREGAR LAVANDERIA, TERRAZA DE JUEGOS, AREA DE PARRILLLAS 

AGREGAR BALCONES 

NO FIGURA EN CUADRO DE ACABADOS 

Segun cuadro de acabados se aplica en deposito de basUf'o por edificio, caseta de control baflo y cuarto de acopio de baslKa 

Segun cuadro de acabados se aplica en hall ingreso dplo., escalera 
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D-12 DETALLE CARPINTERIA METALICA ESCALERA DE GATO 

D-08 DETALLE DE VENTANAS 

0-04 DETALLE BAÑOS AREAS COMUNES 

0-04 DETALLE BAÑOS AREAS COMUNES 

0-34 DETALLE AREAS COMUNES GIMNASIO 

D-32 DETALLE AREAS COMUNES GUARDERIA INFANTIL 

0-33 DETALLE AREAS COMUNES SALA DE NIÑOS 

D-35 DETALLE AREAS COMUNES SALON GOURMET 1 

0-36 DETALLE AREAS COMUNES SALON GOURMET 2 

0-39 DETALLE AREAS COMUNES AREA DE PARRILLAS 1 

D-40 DETALLE AREAS COMUNES AREA DE PARRILLAS 2 

0-39 DETALLE AREAS COMUNES AREAS DE PARRILLAS I 

A-1 EDIFICIO AREAS COMMUNES PLANTAS Y CORTES 

D-31 DETALLE DEPOSITO Df BASURA Y CASETA DE VIGILANCIA 

0-31 DETALLE DEPOSITO DE BASURA Y CASETA DE VIGILANCIA 

A-01 EDIFICIO A PLANTA ¡• PISO 

A-09 EDIFICIO I PLANTA 1• PISO 

0-07 DETALLE DE PUERTAS CLOSETS DE MONTANTES 

D-31 DETALLE DEPOSITOS DE BASURA Y CASETA DE VIGILANDCIA 

A-19 EDIFICIO AREAS COMUNES PLANTA 1• PISO 

0-07 DETALLE DE PUERTAS CLOSETS DE MONTANTES 

A-20 PLANO CISTERNA y ero. DE BOMBAS 

0-17 DETALLE PISOS EXTERIORES ¡• PISO 

AG-05 PLAN! A TECHOS 

0-01 DETALLE I Y r 

0-02 DETALLE BAÑOS 2 Y 2' 

0-03 DETALLE BAÑOS 3 Y 3' 

0-07 DETALLE DE PUERTAS CLOSETS DE MONTANTES 

EE.TT PAG.10 

EE.TT PAG.13 

EE.TT PAG.14 

EE.TT PAG.16 

EE.TT PAG.17 

EE.TT PAG.20 

EE.TT PAG.21 

EE.TT PAG. 23 

EE.TT PAG.24 

EE.TT PAG.25 

EE.TT PAG. 26 



235 ARQ 141 

236 ARQ 142 

237 ARQ 
: 

143 

238 ARQ 144 

239 ARQ 145 

240 ARQ 146 

241 ARQ 147 

242 ARQ 148 

243 ARQ 149 

244 ARQ 150 

245 ARQ 151 

246 ARQ 152 

247 ARQ 153 

248 ARQ 154 

249 ARQ 155 

250 ARQ 156 

251 ARQ 157 

252 ARQ 158 

253 ARQ 159 

254 ARQ 160 

255 ARQ 161 

256 ARQ 161 

257 ARQ 162 

258 ARQ 162 

259 ARQ 163 

260 ARQ 163 

261 ARQ 164 

262 ARQ 165 

263 ARQ 166 

264 ARQ 167 

265 ARQ 168 

266 ARQ 169 

267 ARQ 170 

268 ARQ 171 

269 ARQ 171 

270 ARQ 172 

271 ARQ 172 

272 ARQ 173 

273 ARQ 174 

LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "PRADOS DEL SOL" 

ESTE PISO NO SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE ACABADOS 

En cuadro de acabados solo figura odoquin concreto color rojo y no beige 

AGREGAR TERRAZAS AREA DE MESAS. PERGOLA Y GRUTA 

Corregir juego poro ninos por jafdin gvarderio infantil 

Se repite 

Porcelonato nonomelrico no figura en cuodfo de acabados 

Se aplico en ba"° de deportamento. no hoy plano de bofK> caseto de vigilancia 

Agregar balcones 

MA !ERIAL NO FIGURA EN CUADRO DE ACABADOS 

SEGÚN CUADRO DE ACABDOS NO FIGURA MADERA CACHIMBO EN SU LUGAR SE ENCUENTRA MADERA COLOR CAOBA 

PUERTAS DE MONTANTES SON DE MELAMINE IBMM LISO COLOR BLANCO 

PUERTA DE INGRESO A DEPARTAMENTOS INDICA PUERTA CONTRAPLACADA DE 4MM 

CORREGIR A LAMINA DE DETALLE 4 

SE CONSULTA SI SE UBICARAN TAMBIEN EN BAÑOS DE DEPARTAMENTOS YA QUE NO SE ENCEUNTRA EN PLANOS 

AREAS COMUNES SEGÚN PLANOS USA OTRO MODELO 

LUMINARIA NO SE CONCUERDA CON LEYENDA DE DETALLE LOUNGE MULTIMEDIA 

LUMINARIA NO CONCUERDA CON LEYENDA DE DETALLE SALON GOURMET 

LUMINARIA NO CONCUERDA CON LEYENDA DE DETALLES GIMNASIO 

Se consulto en que puertas se colocao panos fijos en lo porte superior de puertas 

EN CUADRO DE ACABADOS FALTA AGREGAR ADOQUIN DE CONCRETO COLOR BEIGE UBICADA EN AREA VERDE CENTRAL 

Dibujar hotch de enchape en tabique que divide cocina de Javonderia 

Dibujar hatch de enchape en tabique que divide cocino de lavonderio 

Detallar postformodo, espesor 

Detallar posfformoda. espesor 

Baranda de ultimo piso escaJeras falta detalle 

Baranda de ultimo piso escaleras falta detalle 

Faltan pisos exteri0<es de lo habmtocion urbano 

Confirmar si todas los oreas verdes de pisos extefiores seran de gross natural 

No indico que puerto cooesponde a SSHH 6reos comunes 

Indicar en plano de holl dislribvción nomenclatura P-12 en closet de montantes 

En cuadro de acabados falto adoquín de concreto cola beige que corresponde o circvloci6n en 6'eos verdes centrales 

Falta columna de luminotias en cuadro de acabados 

En dueto de montantes no es necesario enchapar piso y zócalo 

Boi\o de óreos comunes no concuerdo el piso colocado en cuadro de acabados con plano 

BoOO de óreos comunes no concuerdo et piso colocado en cuadro de acabados con plano 

Caseta de control -.. baflo no lleva zócalo y en cuadro de acabados si lo colocan 

Caseto de control -.. baflo no llevo zócalo y en cuadro de acabados si lo colocan 

En cu0tfo de acopio bosl.Xa el cor1e 1-1 no tiene dibujado el sardinel 

Lo central de lavado posee zócalo y en cuadro de acabados no se consideró 
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EE.11 PAG.27 

EE.11 PAG.29 

EE.11 PAG. 29 

EE.11 PAG.34 

EE.11 PAG.38 

EE.11 PAG. 40 

EE.11 PAG.42 

EE.TT PAG. 43 

EE.TT PAG. 45 

EE.11 PAG. 47 

EE.TT PAG.53 

EE.11 PAG.54 

EE.11 PAG. 63 

EE.TT PAG. 99 

EE.TT PAG. 102 

EE.TT PAG.113 

EE.TT PAG.115 

EE.TT PAG.116 

0-07 DETALLE DE PUERTAS CLOSETS DE MONTANTES 

A-95 CUADRO DE ACABADOS 

0-05 DETALLE COCINA 1 

D-06 DETALLE COCINA PISOS SUPERIORES 

0-05 DETALLE COCINA 1 

0-06 DETALLE COCINA PISOS SUPERIORES 

0-13 DETALLE ESCALERA TIPICA DE OPIOS 

D-14 DETALLE ESCALERAS 

0-18 PISOS EXTERIORES PRIMER PISO 

0-04 BAÑO DE AREAS COMUNES 

D-16 DETALLE HALLS DE DISTRIBUCION 

EXCEL CUADRO DE ACABADOS 

EXCEL CUADRO DE ACABADOS 

EXCEL CUADRO DE ACABADOS 

0-04 BAÑO AREAS COMUNES 

EXCEL CUADRO DE ACABADOS 

0-42 DETALLE DEPOSITO DE BASURA Y CASETA DE VIGILANCIA 

EXCEL CUADRO DE ACABADOS 

0-42 DETALLE DEPOSITO DE BASURA Y CASETA DE VIGILANCIA 

EXCEL CUADRO DE IICABADOS 



274 ARQ 175 

275 ARQ 175 

276 ARQ 176 

277 ARQ 176 

278 ARQ 176 

279 ARQ 178 

280 ARQ 178 

281 ARQ 179 

282 ARQ 180 

283 ARQ 181 

� ARQ 181 

285 ARQ 182 

286 ARQ 183 

287 ARQ 1� 

288 ARQ 185 

289 ARQ 185 

290 ARQ 186 

291 ARQ 187 

292 ARQ 188 

293 ARQ 188 

294 ARQ 189 

295 ARQ 190 

296 ARQ 190 

297 ARQ 191 

298 ARQ 192 

299 ARQ 193 

300 Estruchxo 001 

301 Estructuro 001 

302 Estructuro 001 

303 Estruchxo 001 

304 Eslruchxo 001 

305 Estruchxo 001 

306 Eslruchxo 001 

307 Eslructura 001 

308 Estrucfl.XO 001 

309 Estructi.xo 001 

310 Eslrucluro 001 

311 Estructura 001 

312 Estructuro 001 

LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "PRADOS DEL SOL" 

En bot\o de óreos comunes el cuadro de acabados indica que posee contra zócalo y no zócalo cuando es a la inversa 

En bofto de óreas comunes el cuadro de acabados indico que posee contra zócalo y no zóca!o cuando es a la Inversa 

B zócalo dibujado en baflo óreos comunes no es el mismo que se colocó en piso 

8 zócalo dibujado en baOO 6reas comunes no es el mismo que se colocó en piso 

Central de lavado tiene luminarias que cae en viga se consulto si se mantienen 

La escalera en cuadro de acabados columna .. muros" indica empastado y pintado pe<o en plano detalle 4 indico sO{oqueodo y con pintura acrílico 

Lo escalera en cuadro de acabados columna "m..xos" indica empastado y pintado pero en plano detalle 4 indico soloqueodo y con pinllXo acrílica 

En plano cuarto de bombos esta dibujadas la lineo de corte A·A pero el corte tiene como nombre 6·6 

Corte de cvato de bombas no indica acabado de paredes 

Hall de ingreso a departamentos en cuadro de acabados indica pared empastado y pintado pero en plano detalle A indica solaqueo y pintura lótex 

Hall de ingreso o departamentos en cuadro de acabados indica pared empastada y pintado pero en plano detalle A indica solaqueo y pintura lótex 

Hall de ingresa a edificio según cuadro de acobodos es empastado y pintado pero al ser parte de fachada se consulto si deberia ser solaqueodo y pintada para uniformizor 

Depósito de basura según cuadro de acabados es empastado y pintado pero en planos indica solaqueo y pintura 

En dueto de montontes cuadro de acobados coh.1rnna de "muros" indica dos acabados solaqueo col cemento y tambien empastado pintado cual se considero 

Caseta de controt en cuadro de acabados indico empastado y pintado pero en planos indica solaqueo y pintura 

Caseta de control en cuadro de acabados indico empastado y pintado pero en planos indica solaqueo y pintura 

Cortes en guarderio infantil no tienen nomenclatura Indicando o donde corresponden 

En órea de terrazo mesas el muro en cuadro de acabados indica empastado y pintura se consulta si al ser parle de fachado debería ser solaqueo y pintura pOía uniformizor 
Muros paro solo comedor en cuadro de acabados 1ndíco empastado y lermínodo con pa 

En hall de ingreso o depor1amentos considera falso muro para colocación de tablero al lado del inicio de escaleras según plano eléctrico 

Gimnasio en cuadro de acabados indica para paredes empastado y pinl\Ka americen colou y en plano indica empastado y pintado al oleo 

Gimnasio en cuadro de acabados indica paro paredes empastado y pintura americen colors y en plano indica empastado y pintado al oleo 

Baflo de 3er • .(fo y Sto piso no tiene el mismo acabado o diferencio del 1 er y 2do piso según cuadro de acabados 

Falla colocar acabado de techo en escaleras óreos comunes 3er nivel 

Falto en balcones .(fo piso cdocOí acabado en cielo raso 

Definir e indica el significado de (N.F .S.). 

Definir e indicar el significado de (N.F .S.). 

Definir e indico, el significado de (N.F.S.). 

Definir e indicar el significado de (N.F .S.). 

Definir e indicar el significado de (N.F.S.). 

Definir e indicar el significado de (N.F.S.}. 

Definir e indicor el significado de {N.F.S.). 

Definir e indicar el significado de (N.F.S.}. 

Definir e indicar el significado de (N.F.S.J. 

Definir e indicar el significado de (N.F.S.). 

Definir e indicar el significado de (N.F .S.). 

Definir e incite°' el significado de (N.F.S.). 

Definir e indicar el significado de {N.F .S.). 
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D-04 8AÑO DE AREAS COMUNES 

EXCEL CUADRO DE ACA8ADOS 

D-04 DETALLE 8AÑOS AREAS COMUNES 

EXCEL CUADRO DE ACABADOS 

D-41 CENTRAL DE LAVADO Y OF. ADMINISTRACION 

D-13 DETALLE ESCALERAS TIPICAS DE DPTOS. 

EXCEL CUADRO DE ACABADOS 

A-20 PLANO DE CISTERNA Y CUARTO DE BOM8AS 

A-20 CISTERNA Y CUARTO DE 80M8AS 

D-16 HALLS DE DISTRIBUCION 

EXCEL CUADRO DE ACABADOS 

EXCEL CUADRO DE ACA8ADOS 

D-42 DETALLE DEPOSITO DE BASURA Y CASETA DE VIGILANCIA 

EXCEL CUADRO DE ACABADOS 

D-42 DETALLE DEPOSITO DE 8ASURA Y CASETA DE VIGILANCIA 

EXCEL CUADRO DE ACA8ADOS 

D-32 DETALLE AREAS COMUNES GUARDERIA INFANTIL 

EXCEL CUADRO DE ACA8ADOS 

D-15 DETALLE PISOS INTERIORES 

EXCEL CUADRO DE ACABADOS 

D-16 DETALLE HALLS DE DISTRIBUCION 

D-34 AREAS COMUNES GIMNASIO 

EXCEL CUADRO DE ACA8ADOS 

EXCEL CUADRO DE ACA8ADOS 

EXCEL CUADRO DE ACABADOS 

EXCEL CUADRO DE ACA8ADOS 

Edil. A Plonlo/c0<les/delolles 

Edif. B Plonlo/cO<les/detolles 

Edil. C Plonlo/c0<les/delolles 

Edil. DE Plonlo/c0<les/delolles 

Edil. FG Plonto/ca<les/delolles 

Edil. HI Plonlo/c0<les/detolles 

Edil. J Plonlo/c0<les/delalles 

Edil. K Plonlo/cortes/delalles 

Edil. L Plonta/cortes/delotles 

EdH. M Plonta/c0<les/delolles 

Edil. NO Plonlo/c0<les/delalles 

Edil. P Plonlo/c0<les/delolles 

Edil. QR Plonto/c0<tes/delalles 



313 Estruchxa 002 

314 Estruchxa 002 

315 Eslruc1ura 002 

316 Estruchxa 002 

317 Estructura 002 

318 Estruchxa 002 

319 Estruchxa 002 

320 Estructura 002 

321 Estructura 002 

322 Estruchxa 002 

323 Estruc1ura 002 

324 Estruchxa 002 

325 Estructura 002 

326 Estruchxa 002 

327 Estruchxa 003 

328 Estruchxa 004 

329 Estruchxa 005 

330 Estructura 006 

331 Estructura 006 

332 Estruchxa 007 

333 Estruchxa 007 

334 Estructura 008 

335 EstrucflXO 008 

336 Estructura 008 

337 Estructuro 009 

338 Estruchxa 010 

339 Eslruchxa 011 

340 Estrucnxa 011 

341 Estruchxa 012 

3-42 Estruc1ura 013 

343 Estructura 014 

344 Estruchxa 015 

345 Estruch.xo 016 

346 Estructura 017 

347 EstructU'o 018 

3-48 Estruch.xa 019 

349 Estruch.xa 020 

350 Estructuro 021 

351 Estruchxo 022 

Indicar caracteristicos y detallar el muro. 

Indicar caracteristicas y detallar el mi.No. 

Indicar coracteristicos y detallar el mlKo. 

Indicar carocteristicas y detatlor el muro. 

lndicac caracteristicas y detallar el m1.xo. 

Indicar coracteristicos y detallar el mlKo, 

Indicar corocteristicas y detatlor el mlKo. 

Indicar coracteristicas y detallar el muro, 

Indicar caractefisticas y detallar el ml.Ko. 

Indicar coracteristicos y detallar el mlKo. 

lndicor corocteristicos y detallar el m\.Ko. 

Indicar coracterisficos y detallar el muro. 

Indicar coracteristicos y detallar et mi.Ka. 

lndicor caracteristicos y detallar el mlKO. 

Precisar ubicación de lo noto N° 09 o corregir. 

LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "PRADOS DEL SOL" 

Se recomienda colocar codo nombre de noto sobre el gralico correspondiente. 

Precisar ubicación de la noto N6 08 o corregir. 

Indicar y/o precisOI' que en el proyecto e)Usten mlXos de 0.12m. 

Indicar y/o precisar que en el proyecto existen ml.Kos de 0.12m. 

Carej1r e! corte indicado. yo que lo placo no esta en contacto con gradas. 

No encajan estruch.Kas de la escalera paro lo cisterna con Arquitectura. 

No encajan estructuras de la escotera pata la cisterna con Arquitectura. 

era para la cisterna con A-rqijtec"Kia. 

Correjir las abreviaciones. 

En estructura se tiene N.f.C.-t.82 y en arquitectura N.P.T. -4.77; indicar a que se debe esos 5�m de diferencia. 

Según Memoria descriptivo el espesor de la platea de cimentacion sera de 0. 20m y no de 0.30m. 

Según Memoria descriptiva el espesor de la platea de cimentoclon sera de 0.20m y no de 0.30m. 

Generar detalles/cortes poro muros de la escalera. 

Generar delalles/cO(fe para el muro y zapata de N.F.Z. -3.80m. 

Indicar el N.F.Z. para el corte 4-1. 

Precisa y/o conejir el N.F.Z para el corte 5-5, ya que no concue,da con el N.F.Z. en planta, 

en la carpeta 

Generar un detalle/corle indicandose relueaos pata la zona de la canastilla (11SS) Se adjunlo corte de cisterna en color Cyon encimo d8' mismo plano ¡Planto Cisterna). 

Realiza planos estruch.Kales (Detalles/cates) para las casetos de vigilancia o indicar ubicocion de las mismos. 

Es importante contar con un plano detallando translope/refueao para lo BARRA de conaelo. (Se adjunta plano de Arquitectura en color magenta). 

Es importante contar con un plano detallando tronslope/refuerzo poro la MESA de concreto. (Se odjl.Klfo plano de Arquilech.Kc en color magenta). 

Es importante contar con un plano detoUando translope/refuerzo paro los BANCAS de concreto. (Se adjunta plano de Arquitectvra en color magenta). 

Es importante contar con detalle pata lo union de lavadero y muro de concreto (Se adjunta plano de Arquitectura en color magenta). 

Se solicito detoJle de pavimento en los vías inleriaes del conjunto habitacionol. 
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E-04/98 Planta 

E-11/98 Planta 

E-18/98 Planta 

E-25/98 Planta 

E-32/98 Planta 

E-39/98 Planla 

E-46/98 Planta 

E-53/98 Planta 

E-00/98 Planto 

E-67/98 Planta 

E-74/98 Planta 

E-81/98 Planta 

E-88/98 Planto 

E-93/98 Planta 

E-04/98-E-91/98 Planto 

General -E -04/98 Planta 

E-04/98-E-91/98 Planto 

Memoria Dese. Eslrucfu,a 

E-04/98 Planto 

E-96/98 Cisterna 

Arquitectura Cisterna 

E-96/98 Cisterna 

E-97/98 Cisterna 

Arquitectura Cisterna 

E-96/98 Cisterna/cate 

E-96/98 Cisterna 

Memoria Dese. Estructura 

General plantas/corles 

E-96/98 Cist8fno 

E-96/98 Cisterna 

E-96/98 Cisterna 

E -96/98 Cisterna 

E-96/98 Cistema 

General 

E-92/98 Edificio de Usos multiptes 

E-92/98 Edificio de Usos multiples 

E-92/98 Edificio de Usos mulfiples 

E-92/98 Edificio de Usos muUiples 

General 



352 Estruc!ura 

353 Estructuro 

35� Estruc!uro 

355 Estructuro 

35ó Es1rvé1uro 

357 Estruc!uro 

358 Estruclu"o 

359 Estrucnxo 

360 Estructuro 

361 Estruclu"o 

362 Eslructu-o 

363 Estrucnxo 

� Estrucnxa 

365 Eslrvctu-o 

366 Eslruc!uro 

367 Eslruc!uro 

3ó8 Estructu-o 

369 Estructuro 

370 EstructLKa 

371 Estructura 

372 Estructvro 

373 EstrucMa 

374 Eslruc!uro 

375 Eslruc!ura 

376 Eslructu-o 

377 Eslructuro 

378 Es1ruc1uro 

379 Es1ructvro 

380 Estruc!uro 

381 Estruc!uro 

382 Estruc!uro 

383 Eslructuro 

384 Es�ucfl.Ko 

385 Estructura 

386 Estruchxo 

387 Estructura 

388 Estructuro 

389 Estructuro 

390 Est,uclura 

023 

023 

023 
' 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de ml.Xos 

Especificar detones de m\Xos 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especifica detalles de m1.Kos 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especifica detalles de ml.Kos 

Especificar �etalles de muros 

Especifica detalles de m1Xos 

Especificar detalles de mi.Kas 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de mLKos 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especifico, detalles de ml.lfos 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de mLKos 

Especificar detalles de muros 

Especifico, detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de mlKos 

Especificar detalles de mUf'os 

LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "PRADOS DEL SOL" 
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E-01/98 Edificio de Usos muftiples 

E-01 /98 Edificio de Usos muftiples 

E-01/98 Edificio de Usos muftiples 

E-01/98 Edificio de Usos muftiples 

E-01/98 Edificio de Usos multiples 

E-01/98 Edificio de Usos muftiples 

E-01/98 Edificio de Usos multiples 

E-01/98 Edificio de Usos muftiples 

E-01/98 Edificio de Usos multiples 

E-08/98 Edilicio de Usos multiples 

E-08/98 Edificio de Usos multiples 

E-08/98 Edificio de Usos multiples 

E-08/98 Edificio de Usos multiples 

E-08/98 Edificio de Usos muftiples 

E-15/98 Edificio de Usos multiples 

E-t 5/98 Edificio de Usos muftiples 

E-tS/98 Edificio de Usos multiples 

E-15/98 Edificio de Usos multiples 

E -15/98 Edificio de Usos multiples 

E-15/98 Edificio de Usos multiples 

E-15/98 Edificio de Usos mu\tiples 

E-15/98 Edificio de Usos multiples 

E-15/98 Edificio de Usos muttiples 

E-22/98 Edificio de Usos muftiples 

E-22/98 Edificio de Usos multiples 

E-22/98 Edificio de Usos muitiples 

E-22/98 Edilicio de Usos multiples 

E-22/98 Edificio de Usos multiples 

E-22/98 Edificio de Usos multiples 

E-22/98 Edificio de Usos multiples 

E-22/98 Edificio de Usos muUiples 

E-22/98 Edificio de Usos muUiples 

E-22/98 Edilicio de Usos multiples 

E-29/98 Edificio de Usos muftiples 

E-29/98 Edificio de Usos multiples 

E-29/98 Edificio de Usos multiples 

E-29/98 Edilicio de Usos multiples 

E-29/98 Edificio de Usos muftiples 

E-29/98 Edificio de Usos multiples 



391 Eslrucltxa 

392 Eslrucltxa 

393 Eslrucltxo 

394 Eslruclvra i 

395 Eslruéltxa 

396 Eslrucltxo 

397 Eslruclvra 

398 Estructuro 

399 Estruct\Xa 

400 Eslructura 

401 Estrucltxo 

402 Eslructura 

403 Estructura 

404 Es1rucltxa 

405 Estrucltxa 

406 Estructura 

407 Estrucltxa 

408 Estrucltxa 

409 Eslructura 

410 Estrucltxa 

411 Estructuro 

412 Estructuro 

413 Es1ructura 

414 Estructuro 

415 Estructura 

416 Estructuro 

417 Eslruciuro 

418 Eslrucfura 

419 Estructura 

4.20 Estruclvra 

421 Estruclura 

422 Estructura 

423 Estructura 

424 EslrucllXa 

425 Estructuro 

426 Estructura 

427 Estructura 

428 Estructura 

4'2'1 Estructura 

023 Especificar delalles de muros 

023 Especificar detalles de muros 

023 Especificar detalles de muros 

023 Especificar detalles de muros 

023 Especificar detalles de muros 

023 Especificar detalles de ml.Xos 

023 Especificor detalles de mlKos 

023 Especificar detalles de muros 

023 Especificar detalles de ml.Xos 

023 Especificar detalles de muros 

023 Especificar detalles de m1Xos 

023 Especificar detalles de m1.Xos 

023 Especificar detalles de muros 

023 Especificar detalles de ml.Kos 

023 Especificar delolles de muros 

023 Espedficar_deto!\es de muros 

023 Especificar detalles de muros 

023 Especificar detalles de mU'os 

023 Especificar detalles de muros 

023 Especificar detalles de muros 

023 Especificar detolles de muros 

023 Especificar detalles de muros 

023 Especificar detalles de muros 

023 Especificar detalles de ml.Kos 

023 Especificar detalles de muros 

023 Especificar detalles de muros 

023 Especificar detalles de muros 

023 Especificar detalles de mLKos 

023 Especificar detalles de muros 

023 Especifica, detalles de muros 

023 Específica detalles de muros 

023 Especificar detalles de muros 

023 EspecificOf detalles de mLKos 

023 Especifica detalles de muros 

023 Especificar detalles de muros 

023 EspecificOf detalles de muros 

023 Especificar detalles de mLKos 

023 Especificar detalles de muros 

023 Especificar detalles de muros 

LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "PRADOS DEL SOL" 
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E-'l'l/98 

E-'l'l/98 

E-'l'l/98 

E-'l'l/98 

E-'l'//98 

E-'l'l/98 

E-'l'l/98 

E-'l'l/98 

E-'l'l/98 

E-'l'l/98 

E-'l'l/98 

E-'l'l/98 

E-36/98 

E-36/98 

E-36/98 

E-36/98 

E-36/98 

E-36/98 

E-36/98 

E-36/98 

E-36/98 

E-43/98 

E-43/98 

E-43/98 

E-43/98 

E-43/98 

E-43/98 

E-43/98 

E-43/98 

E-43/98 

E-43/98 

E-50/98 

E-50/98 

E-50/98 

E-50/98 

E-50/98 

E-50/98 

E-50/98 

E-50/98 

Edilicio de Usos muftiples 

Edificio de Usos muftiples 

Edificio de Usos muftiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos muftiples 

Edilicio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos muftiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos muftiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos muttiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos muftiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos mul tiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 

Edilicio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 

Edificio de Usos multiples 



430 Estrucl\Jfa 

431 Estrucl\Jfa 

432 Estrucl\Jfa 
; 

-433 Eslrucl\Jfa 

434 Estruél\Jfo 

435 Estrucl\Jfo 

436 Estructuro 

437 Estructura 

438 Estrucl\Jfo 

439 Estrucl\Jfo 

440 Estrucl\Jfo 

441 Estrucl\Jfo 

442 Estrucl\Jfo 

443 Estrucl\Jfo 

444 Estruchxa 

445 Estructuro 

446 Estructuro 

447 EstruCflKO 

448 Estruch.Ko 

449 Estructuro 

450 Estructura 

451 Estructuro 

452 Estruchxo 

453 Estructuro 

454 Estrucl\Jfo 

455 EstnJch.R'o 

456 Estruclura 

457 EstructlXO 

458 Estruchxo 

459 Estruchxo 

460 Estruchxo 

461 Estruchxo 

462 EstructlKa 

463 Estruchxa 

464 Estruch.H'a 

465 Estrvctura 

466 Estructuro 

467 Eslruchxo 

468 Estruchxo 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

Especificar detalles de m..-os 

Especificar detalles de m..-os 

Especificar detalles de m..-os 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de m..-os 

Especificar detolles de m\Xos 

Especificar detalles de m..-os 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de m..-os 

Especificar detalles de ml.Kos 

Especificar detalles de m..-os 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detones de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de muros 

Especificar detalles de m1.Kos 

LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "PRADOS DEL SOL" 

Indicar lo ol1ura correcta paro el descanso de escoJera y losa que recibe lo escalera. (Se odjunta plano de Arquitectv<o poro compatibilizar) 

Indicar lo altura correcto poro el descanso de escalera y losa que recibe la escalera. (Se ddjunta plano de Arquitectura paro compatibilizar) 

Indicar lo altura correcto paro el descanso de escoJero y loso que recibe la escotero. (Se adjunta plano de Arquitectura paro compatibilizar) 

Indicar lo altura correcto poro el descanso de escalera y loso que recibe lo escotero. (Se adjunta plano de Arquitectura paro compotibllizor) 

Indicar lo olMa cooecla poro el descanso de escalera y losa que recibe la escalera. (Se adjunta plano de Arquitectura para compatibiliza) 

Indicar la olhxa correcta poro el descanso de escalera y losa que recibe lo escalera. {Se adjunto plano de Arquitectura poro compotibilizOI') 

Indicar la oltvro correcto poro el descanso de escalera y loso que recibe la escalera. (Se adjunta plano de Arquitectura para compotibllizOI') 

lndicor la altura conecto poro el descanso de escalera y loso que recibe la escalera. (Se adjunta plano de Arquitectura poro compotibllizOI') 

Indicar lo altura correcla para el desconso de escalera y loso que recibe la escalera. (Se adjunto plano de Arquitectura poro compotibilizOf') 

Indicar lo alhxa correcto poro el descanso de escalera y loso que recibe lo escalera. (Se adjunto plano de Arquitectura poro compotibfüza) 

Indicar lo altura correcto poro el descanso de escalera y losa que recibe lo escalera. (Se adjunto plano de Arquitechxa poro compatibiliza() 

Indicar la alhxo correcta poro el descanso de escotero y loso que recibe la escalera. (Se aá,unto plano de Arquitectura para compatibiliza) 

Indicar lo oltlKo conecto paro el descanso de escalera y losa que recibe la escalera. (Se adjunta plano de Arquitectura poro compatibilizar) 

Indicar lo altura correcta para el descanso de escalera y loso que recibe la escalera. (Se adjunto plano de Arqvilectura poro compatibilizar) 

Indicar la allvía correcta poro el descanso de escalera y losa que recibe la escalera. (Se adjunto plano de Arquitectura para compatibilizar) 
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E-50/98 Edilicia de Usos muttiptes 

E-50/98 Edilicia de Usos muttiptes 

E-50/98 Edificio de Usos mulliptes 

E-50/98 Edificio de Usos multiples 

E-50/98 Edilicio de Usos muttiptes 

E-50/98 Edificio de Usos multiples 

E-50/98 Edificio de Usos multiples 

E-50/98 Edificio de Usos muttiptes 

E-50/98 Edificio de Usos mulliples 

E-57/98 Edificio de Usos multiples 

E-57/98 Edificio de Usos multiples 

E-57/98 Edificio de Usos multiples 

E-57/98 Edificio de Usos multiples 

E-57/98 Edificio de Usos multiples 

E-57/98 Edificio de Usos multiples 

E-57/98 Edificio de Usos multiples 

E-57/98 Edificio de Usos multiples 

E-64/98 Edificio de Usos multiples 

E-64/98 Edificio de Usos multiples 

E-64/98 Edificio de Usos multiples 

E-64/98 Edificio de Usos multiples 

E-64/98 Edificio de Usos multiples 

E-64/98 Edificio de Usos multiples 

E-64/98 Edificio de Usos multiples 

E-04/98 Edificio de Usos multiples 

E-05/98 Edificio de Usos multiples 

E-06/98 Edificio de Usos multiples 

E-07/98 Edificio de Usos muftiptes 

E-11/98 Edificio de Usos muttiptes 

E-12/98 Edificio de Usos muttiptes 

E-13/98 Edilicio de Usos muttiptes 

E-14/98 Edilicio de Usos multiples 

E-18/98 Edilicio de Usos mulfiptes 

E-19/98 Edificio de Usos mvltiples 

E-20/98 Edificio de Usos mulliples 

E-21/98 Edificio de Usos mulliples 

E-25/98 Edificio de Usos multiples 

E-26/98 Edificio de Usos multiples 

E-27/98 Edificio de Usos multiples 



469 Estrucn.-o 

470 Estrucl\xo 

471 Estrucl\xa 

472 Estucl\xa 

473 Estruciura 

474 Estructuro 

475 Estrucn.-o 

476 Estructura 

477 Estructuro 

478 Estrucnxa 

479 Estructura 

480 Estrucl\xa 

481 Estrucnxa 

482 Estrucnxa 

483 Estrucnxa 

484 Estruclura 

485 Estructura 

486" Estrucnxa 

487 Estucl\xo 

488 Estrucnxa 

� Estrucl\xa 

490 EstrucMo 

491 Estrucl\xo 

492 Estruciuro 

493 Estrucnxo 

494 Estructura 

495 Estructura 

496 Estruc'h.xo 

497 Estructura 

498 Estrucn.-a 

499 Estructura 

500 Estrucnxa 

501 Estructura 

502 Estruchxa 

503 Estrvcturo 

504 Estrvcturo 

505 Estructura 

506 Estruduro 

507 Estructura 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

024 

025 

LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "PRADOS DEL SOL" 

Indicar lo oll\xo cooecto poro el descanso de escalera y loso que recibe lo escalera. (Se adjunto plano de Arqultecnxo poro compotibiliz01) 

Indicar la alh.Ka correcto para el descanso de escalera y losa que recibe la escoJe,a. (Se adjunta plano de Arquitectura para compatibiliz0<) 

Indicar lo altura cooecto poro el descanso de escalera y loso que recibe la escalera. (Se adjunto plano de Arquitectura poro compatibilizor) 

Indicar la alhxo correcto para el descanso de escalera y losa que recibe lo escalera. (Se adjunta plano de Arquitectura para compatibilizar) 

Indicar lo alhxa cooecto paa el descanso de escalera y loso que recibe la escalera. (Se ocf,unto plano de Arquitectura para compatibilizar) 

lndicor lo olt\Xa correcto para el descanso de escalera y losa que recibe la escalera. (Se adjunto plano de Arquitect\Xo poro compotibilizor) 

lndicor lo altura correcto para el descanso de escalera y toso que recibe lo escalera. (Se adjunto plano de Arquitectura para compatibilizor) 

Indicar la altura correcto paro el descanso de escalera y loso que recibe lo escalera. (Se adjunto plano de A,quitecturo para compatibilizor) 

lndicot 10 alhxo correcto pao el descanso de escalera y loso que recibe lo escalera. (Se adjunto plano de Arquitech.xo para compatibilizar) 

lndicor lo altura cooecto paro el descanso de escalera y loso que ,ecibe lo escalera. (Se adjunto plano de Arquitectura paro compatibilizar) 

Indicar lo altura correcta paro el descanso de escalera y losa que recibe la escalera. (Se adjunta plano de Arquitectura paro compatibilizot) 

Indicar la altura correcto para el descanso de escalera y loso que recibe la escalera. {Se adjunta plano de Arquitectvro paro compatibilizar) 

Indicar la altura correcta paro el descanso de escalera y loso que recibe la escalera. (Se adjunta plano de Arquitectvro paro compatibilizar) 

Indicar la altvro cOf'recta para el descanso de escalera y loso que recibe lo escalera. (Se ocf,unta plano de Arquitectvra para compatibilizar) 

Indicar lo oth.xo cocrecta paro el descanso de escalera y loso que recibe lo escalera. (Se adjunto plano de Arquitectura poro compatibilizar) 

lndicor lo altura correcto paro el descanso de escalera y loso que recibe lo escalera. (Se ocf,unto plano de Arquitectura para compatibilizar) 

Indicar lo altura cooecto paro el descanso de escalera y losa que recibe la escalera. (Se adjunta plano de Arquitectura para compotibilizor) 

Indicar lo oltvro correcto para el descomo de escalera y loso qve recibe la escalera. (Se adjunto plano de Arquitectura paro compatibilizar) 

Indicar to altura correcta poro el descanso de escalera y losa que recibe 1� escalera. (Se adjunta plano de Arquitectura poro compotibilizot) 

lndicar la altura correcta para el descanso de escalera y loso que recibe lo escalera. fSe adjunta plano de Atquitectura poro compatibilizar) 

lndicot lo altura correcto poro el descanso de escalera y losa que recibe lo escotero. (Se odjunta plano de Arquitectura paro compatibilizar) 

Indicar la oltvro cooecta para el descanso de escotero y losa que recibe la escalera. (Se adjunta plano de Arquitectura para compatibilizar) 

Indicar lo altura correcto para el descanso de escalera y loso que recibe la escalera. (Se adjunto plano de Arquitectura poro compotibilizor) 

Indicar lo altura correcta poro el descanso de escalera y loso que recibe la escalera. (Se adjunto plano de Arquitectv,o poro compatibilizar) 

Indicar lo altura correcto para el descanso de escalera y loso que recibe lo escotera. (Se adjunto plano de Arquitectura poro compatibilizar) 

Indicar lo altura correcto poro el descanso de escalera y loso que recibe lo escalera. (Se ot1junto plano de Arquitectura poro compatibilizar) 

lndicar lo altura cOf'recto paro el descanso de escalera y loso que recibe la escalera. {Se adjunto plano de Arquitectura paro compolibilizar) 

Indicar lo altura correcto poro el descanso de escalera y loso que recibe lo escoiero. (Se adjunto plano de Arquitectura para compatibilizar) 

Indicar la altura correcta paro el descanso de escalera y loso que recibe lo escalera. (Se adjunto plano de Arquitectl.Ka poro compatibilizar) 

lndicor lo altuta correcto paro el descanso de escalera y loso que recibe la escalera. (Se adjunto plano de Arquitecfl.Ko para compatibilizar) 

Indicar la altura correcto para el descanso de escalera y loso que recibe ta escalera. (Se adjunto plano de Arquitectura poro compatibilizar) 

lndicor lo altura correcto poro el descanso de escalera y loso que recibe lo escalera. (Se adjunto plano de Arquitectura poro compatibilizar) 

Indicar lo altura correcto poro el descanso de escalera y losa que recibe la escalera. (Se adjunto plano de Arquitectu,a para compatibilizar) 

Indicar la altura COfrecta poro el descanso de escalera y losa que recibe lo escoiera. (Se adjunta plano de Arquitectura para compotibilizOf) 

Indicar la altura correcto poro el descanso de escotero y loso que recibe lo escalera. {Se adjunta plano de Arquitectura poro compatibilizar) 

lndicor lo altura correcto para el descanso de escalera y losa que recibe la escalera. (Se adjunto ptano de Arquitectura pota compatibilizar) 

Indicar lo altvfo correcta paro el descanso de escalera y loso que recibe la escalera. (Se adjunta plano de Arquitectura paro compatibilizar) 

Indicar la altura cooecta para el descanso de escalera y losa que recibe lo escalera. (Se adjunto plano de ArquitectU<o para compatibilizar) 

Correjir lo altura de garganta poro lo escalera yo que no es igual con arquitectura (Se adjunto planos poro compatibilizar) 
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LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "PRADOS DEL SOL" 

Correjir lo altura de garganta paro la escotera yo que no es igual con arquitectura (Se adjunta planos poro compatibilizar) 

Correiir la altv,a de garganta para la escalera ya que na es igual con arquilecll.Ka (Se adjunta planas para compatibilizar) 

Correjir la alll.Ka de garganta para la escalera ya que na es igual con arquilecll.Ka (Se adjunta planas para compatibilizar) 

Correjir la altura de garganta para la escalera ya que no es Igual con arquitecll.Ka (Se adjunta planos para compatibilizar) 

CorreJir la altura de garganta para lo escalera yo que no es igual con arquitectvra (Se adjunto planos para compatibiliza) 

Corre,tir la altura de garganta paro la escalera ya que no es igual con aquitectvro (Se adjunto planos poro compatibiliza) 

Corre:,ir la altura de garganta paro lo escalera ya que no es igual con arquitectura (Se adjunta planos para compatibilizar) 

Correjir to altura de garganta para la escalera yo que no es igual con Ofquitect\Xo (Se adjunta planos poro compatibilizar) 

Correjir lo altura de garganta para la escoJero ya que no es igual con Ofquitect\xo (Se OÓJUnla planos para compatibilizar) 

Corre:iir Jo oJtura de garganta para la escalera ya que no es igual con orquilectvra (Se adj,unta planos paro compatibilizar) 

Correjir la altura de garganta para la escalera ya que no es igual con arquitectura (Se adjunta planos para compatibilizar) 

Correiir lo altura de garganta paro la escalera yo que no es igual con Ofquitecturo (Se adjunta planos paro compatibilizar) 

Correiir la altura de garganta para lo escalera ya que no es igual con arquitectura {Se adjunto planos poro compatibilizar) 

Cooe,1r la altura de garganta para lo escalera yo que no es igual con arquilech.xo (Se OáJUnlo planos paro compatibilizar) 

Cooejir lo altura de garganta poro lo escalera yo que no es igual con orquitech.Ko (Se adjunto planos paro compatibilizar) 

Corre:iir la altura de garganta poro lo escotero ya que no es igual con aquitech.Ko (Se adjunto planos paro compotibilizOí) 

Corre¡ir lo altura de garganta paro lo escotera yo que no es igual con arquitectura (Se adjunto planos paro compatibiliZOí) 

Correjir lo altura de gOfganto paro lo escoJera yo qve no es igual con arquitectura (Se adjunto planos poro compatibilizar) 

Corre:iir la oltvro de garganta pao la escalera yo que no es igual con arquitech.Ko {Se adjunto planos poro compotibilizOf) 

Correfir lo altura de garganta paro la escalera yo que no es igual con arquitectura (Se adjunto planos poro compatibilizar} 

Correjir lo altura de garganta poro lo escalera ya que no es igual con arquitech.Ka {Se adjunto planos paro compatibilizar) 

Correfir lo olh.Ko de gcrganto poro lo escalera ya que no es igual con arquitecf\xo (Se adjunta planos poro compatibilizar) 

Correiir lo altura de garganta poro la escalera yo que no es igual con arquitec-tvro {Se adjunto planos poro compatibilizar) 

Correjir lo altura de gOfgonto poro lo escoJera yo que no es igual con orquitechxo fSe adjunto planos poro compatibilizar) 

CooeJir lo altura de garganta poro lo escoJera yo que no es igual con arquitectura (Se adjunta planos paro compatibilizar) 

Correjir lo altura de QOfgonto paro lo escoJero yo que no es igual con orquitecf\xo {Se odj\.lnta planos paro compatibilizar) 

Correjir la altura de gOígonto poro lo escoJera yo que no es igual con orquilectura (Se adjunta planos para compatibiliZOí) 

Correjlr lo altura de garganta poro lo escalera yo que no es igual con orquitectu<o (Se adjunto planos poro compatibilizar) 

Correjlr lo altura de garganta poro la escalera yo que no es igual con arquitech.Ko (Se adjunto planos poro compatibilizar) 

Correjir lo altura de garganta poro lo escoJero yo que no es igual con arquitectvra (Se adjunto planos poro compatibilizar) 

Corre¡ír lo altura de garganta poro lo escalera ya que no es igual con arquitectura (Se adjunto planos paro compatibilizOfl 

Corre:iir lo altura de QOfgonto pao la escalera yo que no es igual con arquitectura (Se adjunto pionas poro compatibilizar) 

C0<rejlf lo altura de garganta poro la escalera yo que no es igual con orquitecturo (Se adjunto planos poro compatibilizar) 

Correjir la altura de QOfgonto paro lo escalera ya que no es igual con °'quitecturo (Se adjunto planos pa,o compatibilizar) 

Correjir lo altura de garganta poro lo escoJero yo que no es igual con arquitechxo {Se adjunta planos poro compatibilizar) 

Correjir lo olturo de gaganta poro la escalera yo que no es igual con arquitectura (Se adjunto planos paro compotibilizOf) 

Cooejir la altura de garganta paro lo escalera yo que no es igual con arquitectura (Se adjunta planos para compatibilizar) 

Cooe,ír lo altura de garganta poro lo escalera yo que no es igual con arquitectura (Se adjunta planos paro compatibilizar) 

Corre¡ir lo altura de garganta para la escalera yo que no es igual con arquitectura (Se adjunta planos poro compatibilizar) 
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LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "PRADOS DEL SOL" 

Cooejir la allura de garganta para la escalera ya que no es Igual con arquitecnxa (Se adjunta planos para compatibiliza,) 

Cooejir la altvra de garganta para la escale<a ya que no es Igual con arquitecnxa (Se adjunta planos para compatibilizar) 

Cooejir la altura de ga,ganta para la escalera ya que na es igual con arquilecl\xa (Se adjunla planos para compatibilizar) 

Correjir la all\xa de garganta para la escale,a ya que no es igual con arquitecnxa (Se adjunta planos para compatibilizar) 

Carrejir la aJl\xa de garganta para la escalera ya que no es igual con o,quitecnxa (Se adjunta planos para compatibilizar) 

Corre�, la altura de go,ganta para la escalera ya que na es igual con o,quilecl\xa (Se adjunta planas para compatibilizar) 

Correjir lo olturo de garganta para la escQera ya que no es iguot con orquilecturo (Se adjunto planos poro compatibilizar) 

Correjir lo altura de g0fgonto poro la escalera ya que no es igual con arquitechxo (se adjunto planos pa,a compatibilizOf) 

CorreFr lo altura de garganta poro la escalera ya que no es igual con arquitech.xo (Se adjunto planos paro compalibilizor) 

Correjir lo altura de garganta poro la escalera ya que no es igual con c:rquitecti.xa (Se adjunta planos poro compatibilizar) 

Corre:tir la altura de garganta para la escalera ya que no es igual con arquitectura (Se adjunto planos poro compotibilízor) 

Corre:tir lo altura de garganta para lo escalera yo que no es igual con orqvitechxa (Se adjunta planos para compatibilizar) 

Cooe:iir la altura de garganta poro la escalera yo que no es igual con arquitectura (Se adjunta planos poro compatibilizar) 

Indicar el motivo del desfosomiento o correjir. se superpuso plano del Sto piso {Color Rojo} 

Indicar el motivo del desfasomiento o cooefir. se superpuso plano del Sto piso {Color Rojo} 

Indicar el motivo del desfasomiento o cooejir, se superpuso plano det Sto piso (Color Rojo) 

Indicar el motivo del desfasamiento o correjir. se superpuso plano del Sto piso (Calor Rojo) 

Indicar el motivo del destasamiento o correjir, se superpuso plano del Sto piso (Color Rojo) 

Indicar el motivo del desfasamiento o cooejir, se superpuso plano del Sto piso (Color Rojo) 

Indicar el motivo del desfosamiento o correjir. se superpuso plano del Sto piso (Color Rojo) 

Indicar el motivo del desfosamiento o correjir. se superpuso plano del Sto piso (Color Rojo) 

lndicar el motivo del desfasamiento o cooejir, se superpuso plano del Sto piso (Color Rojo) 

Indicar el motivo del desfosamiento o cooejir, se superpuso plano del Sto piso {Color Rojo) 

Indicar el motivo del desfosamiento o correfir, se superpuso plano del Sto piso (Color Rojo) 

Indicar el motivo del desfasamiento o cooejir, se superpuso plano def Sto piso (Color Rojo) 

Indicar el motivo del desfasamiento o cone�r. se superpuso p(ano del Sto piso {ColOf' ROfOJ-, 

C01rejir ya que el grafico da a entender que los elementos estructurales (muros y columnas} no sobfesoldran de la losa mociza. 

Corr8jir ya que el grofico da a entender que los elemen1os estructuroles (muros y columnas} no sobresoldran de lo losa macizo. 

Cooe,ir ya que el grofico do a entender que los elementos estructurales {muros y columnas) no sobresoldron de lo loso macizo. 

Correjir ya que et grofico da o entender que los elementos estructurales (muros y columnas) no sobresaldran de lo loso macizo. 

Corre:iir ya que el grafico da a entender que los elementos estruch.Kales {muros y columnas) no sobresaldran de la losa maciza. 

Cooejlf ya que el grafico do a entender que los elementos estructurales {muros y columnas) no sobresaldron de lo losa maciza. 

Correjir ya que et grolico da o entender que los elementos estructurales (muros y columnas) no sobfesotdron de lo losa maciza. 

Correjir ya que el gralico do a entender que los elementos estructurales (muros y columnas} no sobresoldran de la losa macizo. 

COfrejir ya que el gcofico do a entender que los elementos estrvctUf'oles (muros y cclumnas) no sobfesaldran de la losa maciza. 

Correjir ya que el grafico do o enlender que los �ementos estruch.xoles {muros y columnas) no sobresaldron de lo loso maciza. 

Cooeiir yo que el grafico da a entender que los elementos estructurales (muros y columnas) no sobresaldran de la loso mociza. 

COf'rejir yo que el grofico da a entender que los elementos esfNCturales {muros y columnas) no sobresaldran de la loso maciza. 

Correjir yo que el grofico da a entender que los elementos estruch.xales {muros y columnas) no sobresoldron de lo loso macizo. 
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LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "PRADOS DEL SOL" 

No concuerdan las oreas de columna en planta con detalle (Dl8 Tipa 19). - correjir en Todos los edificios 

No concuerdan las oreas de columna en planta con detalle (Dl8 Tipa 19). - correjir en Todos los edilicios 

No concuerdan los oreas de columna en planta con detalle (Dl8 Tipa 19). - cooeµr en Todas los edificios 

No concuerdan la, oreas de columna en planla con detalle (D l 8  Tipa 19). - correjir en Todas los edilicios 
1cooepr cotas oe Nrl en 100Os 10s eamcios y en 1uuv 10 retoc,onaao ¡eones, ae1011es1 yo que no concueroon con r10no ae Mqu11ec1um 1r1O10,omi01 � pego piano ce 

¡en 11).) se tienen buzoneIOs con mas oe "·""""" ae 01l\XO, 1na1cor que coru1aeraciones se tendran para 10 construcc1on cte 10s mismas ¡re,uenos, . .>e pego plano l.) -v, poro 
" 

En IIEE. Indicar consideraciones poro la cons truccion de banco poro medidaes (materiales. especificaciones). 

. FALTA DETALLE DE TU8ERIAS ENTERRADAS PROPENSAS A RECIBIR CARGAS. 

DEFINIF CUAL DE LOS 2 TABLEROS ES a TCV-2 

FALTA LEYENDA A LA MA YORIA DE LOS PLANOS 

!VERIFICAR DIMENSIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE BUZON TIPO X-8 Y CORTE A-A 

fEVALUAR EMPOTRAR SALIDA DE TV A UNA ALTURA SUPERIOR, PROYECTANDOSE A QUE LAS IV ESTARAN ADOSADAS EN LAS MUROS 

EV ALUA� EMPOTRAR SALIDA DE TV A UNA ALTURA SUPERIOR, PROYECTANDOSE A QUE LAS IV ESTARAN ADOSADAS EN LAS MUROS 

FALTAN CLAVES DE LAS CAJAS RECTANGULARES, 

VERIFICAR Y CORREGIR ALTURA DE EMPOTRAMIENTO DEL INTERCOMUNICADOR 

VERIFICAR Y CORREGIR ALTURA DE EMPOTRAMIENTO DEL INTERCOMUNICADOR 

COMPLETE ENUNCIADO 

f FALTA COLOCAR ffiEFONO A CUARTOS PRINCIPALES 

!VERIFICAR DIMENSIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE BUZON TIPO X-8 Y CORTE A-A 

fVER!FICAR SI LA ESPECIFICACION DE TRAMO DE TUBERIA ENTERRADA {AJ ES LA CORRECTA O PERTENECERIA A AL TRAMO (8) 

!FALTA INFORMACION SOBRE LA CLASE DE TUBO A USARCE 

!FALTA DETALLE DE EMPALME DE CONECTOR, BARRA DE COBRE Y CONDUCTOR DESNUDO DE 35mm2 

1 
VALIDAR ALTURA MINIMA DE 40 cm YA DADA EN sus ESPECIFICACIONES TECNICAS. CON CNE - SECCION 070-012 CON ARllCULOS 1-2-3 QUE TOMANDO COMO ALTURA MINIMA 
DE LA TABLE 53 Y LA PROTECCION MECANICA DE CONCRETO NOS DA UNA ALTURA MINIMA DE 45cm. 

!COLOCAR CENTRO DE LUZ EN EL PASADIZO, TOMANDO COMO REFERENCIA DESDE LA PUERTA PRINCIPAL HASTA EL COMIENZO DE LA SALA COMEDOR. SE HIZO 2 PROPUESTAS 
QUE PODRIAN EVALUAR.EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS 

!COLOCAR CLAVES EN PLANOS 

fCOLOCAR TOMACORRIENTES EN TODOS LOS DORMITORIOS 

!REUBICAR TABLERO T-SG . 

!CAMBIAR POR TOMACORRIENTES ALTOS A PRUEBA DE AGUA CON TOMA A TIERRA 
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'r AL 5° PISO ALUMBRADO 
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EDIFICIO 

SERVICIOS AUXILIARES 
ITIPOLOGIA 1 - PRIMER PISO 

EDIFICIO 
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LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "PRADOS DEL SOL" 

Al COMPATIBILIZAR El PLANO DE ELECTRICAS Y DETALLES DE AREA COMUNES SE ENCONTRO: LAS CENTROS DE LUZ. TOMACORRIENTES Y COMUNICACIONES NO SE ENCUENTRAN 
EN SUS UBICACIONES CORRESPONDIENTES DEACUERDO Al PLANO DE DETALLE DE MINIMARKET 1 PISO 

Al COMPATIBILIZAR El PLANO DE ELECTRICAS Y DETALLES DE AREA COMUNES SE ENCONTRO: LAS CENTROS DE LUZ. TOMACORRIENTES Y COMUNICACIONES NO SE ENCUENIRAN 
EN SUS UBICACIONES CORRESPONDIENTES DEACUERDO Al PLANO DE DETALLE DE SALA DE NIÑOS CUMPLEAÑOS INFANTILES I PISO· RESPETAR COTAS 

Al COMPATIBILIZAR El PLANO DE ELECTRICAS Y DETALLES DE AREA COMUNES SE ENCONTRO: LAS CENTROS DE LUZ. TOMACORRIENTES Y COMUNICACIONES NO SE ENCUENTRAN 
EN SUS UBICACIONES CORRESPONDIENTES DEACUERDO Al PLANO DE DETALLE DE LOUNGE MULTIMEDIA 2 PISO· RESPETAR COTAS 

Al COMPATIBILIZAR El PLANO DE ELECTRICAS Y DETALLES DE AREA COMUNES SE ENCONTRO: LAS CENIROS DE LUZ Y IOMACORRIENTES NO SE ENCUENTRAN EN SUS 
UBICACIONES CORRESPONDIENTES DEACUERDO Al PLANO DE DETALLE DE SALA GOURMET I Y 2 • 2 PISO· RESPETAR COTAS 

Al COMPATIBILIZAR El PLANO DE ELECTRICAS Y DETALLES DE AREA COMUNES SE ENCONTRO: LAS CENTROS DE LUZ Y TOMACORRIENTES NO SE ENCUENTRAN EN SUS UBICACIONES 
CORRESPONDIENTES DEACUERDO Al PLANO DE DETALLE DE AREA DE PARRILLA 1 • 3 PISO-RESPETAR COTAS 

Al COMPATIBILIZAR El PLANO DE ELECTRICAS Y DETALLES DE AREA COMUNES SE ENCONTRO: LAS CENTROS DE LUZ, TOMACORRIENTES Y COMUNICACIONES NO SE ENCUENTRAN 
EN SUS UBICACIONES CORRESPONDIENTES DEACUERDO Al PLANO DE DETALLE DE SALON DE FIESTAS JUEGOS Y REUNIONES-3 PISO·RESPERTAR COTAS 

Al COMPATIBILIZAR El PLANO DE ELECTRICAS Y DE ESTRUCTURA COMUNES SE ENCONTRO: El INTERRUPTOR ESTA EMPOTRADO EN ZONA CONFINADA 

Al COMPATIBILIZAR El PLANO DE ELECTRICAS Y DE ESTRUCTURAS SE ENCONTRO: El TABLERO T-SUM SE ENCUENTRA EMPOTRADA EN UNA ZONA CONFINADA 

Al COMPATIBILIZAR El PLANO DE ELECTRICAS Y DE ESTRUCTURA COMUNES SE ENCONTRO: El TOMACORRIENTE ESTA EMPOTRADO EN UNA ZONA CONFINADA 

Al COMPATIBILIZAR El PLANO DE ELECTRICAS Y DE ESTRUCTURAS SE ENCONTRO: El TABLERO T-25 SE ENCUENTRA EMPOTRADA EN UNA ZONA CONFINADA 

Al COMPATIBILIZAR El PLANO DE ELECTRICAS Y DE ESTRUCTURAS SE ENCONTRO: El TABLERO T-3S SE ENCUENTRA EMPOTRADA EN UNA ZONA CONFINADA 

Al COMPATIBILIZAR El PLANO DE ELECTRICAS Y DE ESTRUCTURAS SE ENCONTRO: LOS BRAQUETS SE ENCUENTRA EMPOTRADA EN UNA ZONA CONFINADA 

Al COMPATIBILIZAR EL PLANO DE ELECTRICAS Y DE ESTRUCTURAS SE ENCONTRO: QUE LOS TABLEROS T-D se ENCUENTRA EMPOTRADA EN UNA ZONA CONFINADA, EVALUAR LA 

llblLILAK EL PLANO u� ELECIKICAS f UE AKQUIIECIUl<�URfRO:-u---..1tt1--C.U,.KTUUEtJUMDA� NQTitNE 

SEGÚN CNE-SECCION 150 -006 Y SECCION 160 - 016  QUE SE DEBE PROVEER VENTILAZION ADECUADA PARA EVITAR QUE SE PRESENTEN TEMPERATURAS ELEVADAS ALREDEDOR DE 

FALTA DETALLE DE TUBERl>.S ENTERRADAS DE LOS CORTES (A), (8) Y ( C) 

Al COMPATIBILZAR El PLANO DE DIAGRAMA UNIFILARES CON El PLANO DE MONTANTES ELECTRICAS se ENCONTRO QUE EN El TABLERO T-SG NO EXISTE NINGUN CIRCUITO CSG· 
3A . VERIFICAR Y CORREGIR DANDO LA ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE Al PLANO DE DIAGRAMA UNIFILARES 

INDICAR ALTURA DE EMPOTRAMIENTO DE TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA 

INTERRUPTOR EN BAÑO QUE COMANDA TRES CENTROS DE LUZ S.31.d.g • PERO SOLO FIGURAN 2 CENTROS DE LUZ EN El CIRCUITO MOSTRADO ( d,f) 

AL COMPATIBILIZAR El PLANO DE DIAGRAMA UNIFILARES CON El PLANO DE AREAS COMUNES SE ENCONTRO : EN El DIAGRAMA UNIFILAR El TABLERO T-SGl CUENTA CON UN 
CONDUCTOR DE LINEA A TIERRA DE SO mm2 PERO EN ELPLANO DE AREAS COMUNES ESPECIFICA QUE TIERRA ES UN CONTUCTOR DE 35mm2 . DEFINIR SECCION DEL GONDUCTOR 

Al COMPATIBILIZAR El PLANO DE DIAGRAMA UNIFILARES CON El PLANO DE AREAS COMUNES SE ENCONIRO : EN El DIAGRAMA UNIFILAR El TABLERO T-CV2 CUENTA CON UN 
CONDUCTOR DE LINEA A TIERRA DE 35 mm2 PERO EN ELPLANO DE AREAS COMUNES ESPECIFICA QUE TIERRA ES UN CONTUCTOR DE 10mm2 • DEFINIR SECCION DEL CONDUCTOR 

Al COMPATIBILIZAR El PLANO DE DIAGRAMA UNIFILARES CON El PLANO DE AREAS COMUNES SE ENCONTRO : EN El DIAGRAMA UNIFILAR El TABLERO T-SG2 CUENTA CON UN 
CONDUCTOR DE LINEA A TIERRA DE SO mm2 PERO EN ELPLANO DE AREAS COMUNES ESPECIFICA QUE TIERRA ES UN CONTUCTOR DE 35mm2 . DEFINIR SECCION DEL CONDUCTOR 

FALTA El GRAFICO DE LA ACOMETIDA DEL BANCO DE MEDIDORES PARA LAS AREAS COMUNES 

FALTA DATOS EN DETALLE DE ACOMETIDA : CALIBRE DEL ALIMENTADOR , SECCION DE LA LINEA A TIERRA, DIAMETRO DEL TUBO, ETC 

FALTA CLAVE DE LA LINEA DE ALIMENTACION PARA MEDIDOR DE ENERGIA 

FALTA CUADRO DE DETALLE DE LAS CLAVE DE ALIMENTACION PARA MEDIDOR DE ENERGIA 
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PISO 2" Al 5 -TOMACORRIENTE 

EDIFICIO TIPOLOGIA 1 • 3' PISO CASETA DE VIGILANCIA Y CUARTO DE 
BOMBAS· TOMACORRIENTE 

SERVICIOS AUXILIARES - INSTALACION DE PLANTA GENERAL DE 
COMUNICACIONES 

TIPOLOGIA 1 • LEYENDA· DETALLE ESQUEMA DE MONTANTES Y 
CUADRO DE CARGAS 

EDIFICIO TIPOLOGIA 1 • 3' PISO CASETA DE VIGILANCIA Y CUARTO DE 
BOMBAS· TOMACORRIENTE 

EDIFICIO TIPOLOGIA 1 • 3' PISO CASETA DE VIGILANCIA Y CUARTO DE 
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EDIFICIO TIPOLOGIA 1 • 3' PISO CASETA DE VIGILANCIA Y CUARTO DE 
BOMBAS· TOMACORRIENTE 

EDIFICIO TIPOLOGIA 1 • 3' PISO CASETA DE VIGILANCIA Y CUARTO DE 
BOMBAS· TOMACORRIENTE 

PLANTA GENERAL DE ALUMBRADO EXTERIOR Y ALIMENTADORS 

TIPOLOGIA l · LEYENDA· DETALLE ESQUEMA DE MONTANTES Y 
CUADRO DE CARGAS 

EDIFICIO TIPOLOGIA I PISO TOMACORRIENTE 

EDIFICIO TIPOLOGIA 1 • t• PISO Y DEL PISO 2' Al 5' • TOMACORRIENTE 
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LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "PRADOS DEL SOL" 

VERIFICAR SI EN LA EDIFICACION DE A REAS COMUNES LLEVARAN TELEFONO EXTERNO. YA QUE SE CUENTA CON LA ENTRADA DE INSTALACION A LA EDIFICACION. PERO NO SE 
ENCUENTRA NINGUNA SALIDA PARA EL TELEFONO EXTERNO 

FALTA DETALLE DE ACOMETIDA DE PLANO DE COMUNICACIONES A LAS AREAS COMUNES 

FALTA CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA ( PARA BAJA TENSION I EN EL DETALLE SEÑALADO 

El ENUNCIADO DEL DETALLE DE TUBERIA ENTERRADA QUE HACE REFERENCIA A { BASE DE MATERIAL AFIRMADO I SE CONTRADISE CON EL DETALLE ADJUNTO . DEFINIR CUAL DE 
LOS ENUNCIADOS ES EL CORRECTO 

TOMA CORRIENTES QUE SERAN UBICADOS EN ZONA DE TERRAZAS DEBERAN SER A PRUEBA DE AGUA Y A LOS EFECTOS DE LA INTERPERIE 

DEFINIR QUIEN SERA EL INTERRUPTOR QUE COMANDE El BRAQUET SEÑALADO 

CAMBIAR UBICACIÓN DE INTERRUPTOR YA QUE POR LA UBICACIÓN QUE ACTUALMENTE TIENE Al ABRIRCE LA PUERTA ESTA QUEDARA OCULTA POR ELLA 

DEFINIR CUAL SERA El INTERRUPTOR QUE COMANDE El CENTRO DE LUZ ( f) YA QUE EN LA INSTALAQON NO SE MUESTRA UN INTERRUPTOR Sf. 

LAS LUMINARIAS QUE ESTARAN UBICADAS Al INTERPERIE TENDRAN QUE CONTAR CON CIERTAS PROTECCIONES DEACUERDO LA CNE -SECCION 170-320 Y 170-32< 

EN LAS ESPECIACACIONES TECNICAS NO SE ENCONTRARON LAS CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIOS QUE SERAN INSTALADAS EN ALUMBRADOS EXTERIORES. DETALLAR 
CARACTERISTICAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

FALTA DETALLAR EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA LAS ESPECIFICACIONES Y TABLAS DE CANTIDAD DE LUXES QUE SERAN INSTALADAS EN LOS AMBIENTES DE LA EDIFICACION 
EXTERIOR E INTERIOR 

NO SE ESESPECIFICA LAS DIMENSIONES DE LA CAJA DE PASE 

Al COMPATIBILIZAR PLANOS DE TOMACORRIENTES Y PLANO DE MONTATES ELECTRICAS SE ENCONTRO: LAS CAJAS DE PASE EN LA MONTANTE TIENE LAS DIMENSIONES DE 450 X 
<50 X 100 Y EN EL PLANO EN PLANTA DE TOMACORRIENTE SE TIENE LAS DIMENSIONES DE 450 X <50 X 150 

FALTA CD.LOCAR EN LAS DATOS DE LOS TABLEROS LOS NUMEROS DE POLOS A USARSE DEACUERDO A LOS DISPOSITIVOS A USARSE 

CORREGIR El DATO DE NUMEROS DE POLOS QUE LLEVARA EL TABLERO T-82, YA QUE 36 POLOS ES DEMASIADO PARA LOS DISPOSITIVOS QUE SERA USADO EN EL PROPIO TABLERO 

CORREGIR EL DATO DE NUMEROS DE POLOS QUE LLEVARA EL TABLERO T-82, YA QUE 36 POLOS ES DEMASIADO PARA LOS DISPOSITIVOS QUE SERA USADO EN EL PROPIO TABLERO 

CORREGIR EL DATO DE NUMEROS DE POLOS QUE LLEVARA EL TABLERO T-S3. YA QUE 5< POLOS ES DEMASIADO PARA LOS DISPOSITIVOS QUE SERA USADO EN El PROPIO TABLERO 

CORREGIR EL DATO DE NUMEROS DE POLOS QUE LLEVARA EL TABLERO T-CV3, YA QUE 2< POLOS ES INSUFICIENTE PARA LOS DISPOSITIVOS QUE SERA USADO EN EL PROPIO 
TABLERO 

CORREGIR EL DATO DE NUMEROS DE POLOS QUE LLEVARA EL TABLERO T-SG , YA QUE 36 POLOS ES DEMASIADO PARA LOS DISPOSITIVOS QUE SERA USADO EN EL PROPIO 
TABLERO 

•. -· 

CORREGIR EL DATO DE NUMEROS DE POLOS QUE LLEVARA EL TABLERO T-2S. YA QUE 24 POLOS ES INSUFICIENTE PARA LOS DISPOSITIVOS QUE SERA USADO EN El PROPIO IABLERO 

CORREGIR EL DATO DE NUMEROS DE POLOS QUE LLEVARA EL TABLEROT-CV2, YA QUE 2< POLOS ES INSUFICIENTE PARA LOS DISPOSITIVOS QUE SERA USADO EN El PROPIO 
TABLERO 

CORREGIR EL DATO DE NUMEROS DE POLOS QUE LLEVARA EL TABLERO T-CVl , YA QUE 2< POLOS ES INSUFICIENTE PARA LOS DISPOSITIVOS QUE SERA USADO EN EL PROPIO 
TABLERO 

VERIFICAR YA QUE EN EL CIRCUITO CCVl-A< SE ENCUENTRA CONECTADO UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO EN SERIE CON UN DIFERENCIAL MONOFASICO, 
CORREGIR INSTALACION ',' A QUE LO CORRECTO SERIA UN TERMOMAGNETICO TRIFASICO CONECTADO EN SERIE CON UN DIFERENCIAL TRIFASICO. 

EN EL DETALLE DE MONTANTES NO FIGURA EL BANCO DE INTERCOMUNICADORES 

UBICAR EL BANCO DE INTERCOMUNICADORES EN EL PLANO EN PLANIA DE COMUNICACIONES 
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LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "PRADOS DEL SOL" 

INO SE ESPECIFICA LAS DIMENSIONES DE LAS CAJAS DE PASE EN EL PLANO EN MONTANTES 

!QUISIERA SABER SI LA PUESTA A TIERRA VA A SER CONSTRUIDO CON ALGUNOS COMPONENTES QUIMICOS 

!COLOCAR DIMENSIONES DE LOS MUROS DONDE IRAN EMPOTRADOS LOS MEDIDORES DE ENERGIA 

¡
Al OBSERVAR a BANCO DE MEDIDORES EN a DETALLE YTAMBIEN EN a PLANO EN PLANTA DE TOMACORRIENTE ME QUEDA LA DUDA . SI a BANCO DE MEDIDORES IRA 
ADOSADO AL MURO O IRA EMPOTRADO EN UN MURETE 

IQUIS!ERA SABER SI LA ALIMENTACION GENERAL ES CON UNA SOLA su� ESTACION QUE ESTA UBICADA POR EL CUARTO DE VILANCIA 3 .  LA CUAL SE MUESTRA EN EL PLANO DE 
SANITARIOS ( IISS -1) ADJUNTO 
Al C0MPAIISIUO;R LAS t<tOES DE AGUA GtNtkALES, RaJES DE UESAGUE GtNERALES, REDES DE COMUNICACIONES GENERALES T REDES ELECIRICAS GENERALES SE 
:QUE HAY CRUCES EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES TOMAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR PROBLEMAS Al MOMENTO DE LOS TRABAJOS RESPECTIVOS EN SUS 

- -•- ·-· ti"\ , n= -- ·- _, DI & .. ,,... · - '' -- •- -- .. -
LAS TUBERIAS DE 4• A MAS DEBERAN TENER UNA PelDIENTE MINIMA Da 11'. VER RNE: IS.010 • 6.2. C 

CORREGIR COTAS DE CAJAS DE REGISTROS 

FALTA DETALLE Y CORTES DE BUZONETA DE DESAGUE 

FALTA DETALLES DE LA CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 

-- - -· � - - . 

Al COMPATIBILIZAR a PLANO DE SANITARIAS CON aECTRICAS SOBRE a CUARTO DE BOMBAS SE ENCONTRO QUE LA DISTRIBUCION DE LO MOTORES EN a AMBIENTE NO ES a ES 
MISMO. 

HACER UN DETALLE DE SOPORTE DE TUBERIA DE SUCCION 

HACER UN DETALLE DE SOPORTE DE TUBERIA DE SUCCION 

1 

1 

Al COMPATIBILIZAR a PLANO DE SANITARIAS CON aECTRICAS SE elCONTRO: LAS MONTANTES DE VENTILACION ESTAN SUBIENDO POR EL MISMO LUGAR DONDE SE ENCUENTRA 
I EMPOTRADO a TABLERO DE DISTRIBUOON T-0 .EVALUAR LA REUBICACION DE LA TUBERA DE VENTILACION. 

¡AL COMPATIBILIZAR a PLANO DE SANITARIAS CON aECTRICAS SE ENCONTRO: LAS MONTANTES DE VENTILACION ESTAN SUBIENDO POR EL MISMO LUGAR DONDE SE ENCUENTRA 
EMPOTRAOO a TABLERO DE DISTRIBUCION T-0 .EVALUAR LA REUBICACION DE LA TUBERA DE VENTILACION. 

¡
AL COMPATIBILIZAR a PLANO DE SANITARIAS CON aECTRICAS SE ENCONTT<O: LAS MONTANTES DE VENTILACION ESTAN SUBIENDO POR El MISMO LUGAR DONDE SE ENCUENTRA 
EMPOTRADO a TABLERO DE DISTRIBUCION T-D .EVALUAR LA REUBICACION DE LA TUBERA DE VENTILACION. 

¡
AL COMPATIBILIZAR B. PLANO DE SANITARIAS CON ELECTRICAS SE ENCONTRO: LAS MONTANTES DE VENTILACION ESTAN SUBIENDO POR El MISMO LUGAR DONDE SE ENCUENTRA 
EMPOTRADO B. TABLERO DE DISTRIBUCION T-0 .EVALUAR LA REUBICAOON DE LA TUBERA DE VENTILACION. 

SE DEBERA CONSIDERAR UN PUNTO DE EV ACUACION DE AGUA EN CASO DE INUNDACION EN COCINA 

EN a INGRESO PRINCIPAL DE PEATONES SE CUENTA CON UN CANALETA CON REJILLA METALICA , PERO NO SE CUENTA CON EL SUMIDERO PARA EVACUACION DE AGUAS GRISES 

1 DEFINIR DONDE ESTARA UBICADA LA TUBERIA DE IMPULS!ON 

!FALTA DETALLE DE SOPORTE PARA TUBERIA APOYADA 

¡
SEGÚN EL RNE-A.010 - CAPITULO VI - ARTICULO 39 - <;=: TODOS LOS AMBIENTES DONDE SE INSTALEN SERVICIOS SANITARIOS DEBERAN CONTAR CON SUMIDERO PARA PODER 
EVITAR POSIBLE INUNDACION. PARA TODOS LOS BANOS 1 

¡SEGÚN B. RNE-A.010 - CAPITULO VI - ARTICULO 39 - <;=: TODOS LOS AMBIENTES DONDE SE INSTALEN SERVICIOS SANITARIOS DEBERAN CONTAR CON SUMIDERO PARA PODER 
¡EVITAR POSIBLE INUNDACION. PARA TODOS LOS SANOS 

jSEGÚN EL RNE -A.010 • CAPITULO VI - ARTICULO 39 - <;=: TODOS LOS AMBIENTES DONDE SE INSTALEN SERVICIOS SANITARIOS DEBERAN CONTAR CON SUMIDERO PARA PODER 
¡EVITAR POSIBLE INUNDACION. PARA TODOS LOS SANOS 
jsEGÚN EL RNE ·A.010 • CAPITULO VI· ARTICULO 39 - <;=: TODOS LOS AMBIENTES DONDE SE INSTALEN SERVICIOS SANITARIOS DEBERAN CONTAR CON SUMIDERO PARA PODER 
!EVITAR POSIBLE INUNDACION. PARA TODOS LOS SANOS 

¡FALTA INSTALACION DEL PUNTO DE DESAGUE ASOCIADO CON TRAMPA P PARA LAVADORAS 
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IE-12 ¡
SERVICIOS AUXILIARES· CANALIZACION DE COMUNICACIÓN. 
LEYENDA • DETALLE Y ESQUEMA DE MONTANTE 

IE-02 ¡
TIPOLOGIA 1 • LEYENDA· DETALLE ESQUEMA DE MONTANTES Y 
CUADRO DE CARGAS 

IE-02 TIPOLOGIA 1 - LEYENDA· DETALLE ESQUEMA DE MONTANTES Y 
CUADRO DE CARGAS 

IE-07 EDIFICIO TIPOLOGIA 1 • 1° PISO Y DEL PISO 2' AL 5° • TOMACORRIENTE 

CARPETA 076 

IISS-01 RED GENERAL DE DESAGUE 

IISS-01 RED GENERAL DE DESAGUE 

GENERAL 

IISS-01 RED GENERAL DE DESAGUE 

IISS-17 INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE DE CASETAS DE INGRESO 

IISS-18 INSTALACION DE DESAGUE DE CUARTOS DE BOMBAS Y CISTERNA 

IISS-19 CORTES Y CISTERNAS 

IISS-03 IINSTALACION DE AGUA Y DESAGUE EN 1 PISO MOD .1.0 y Q 

IISS-0< INSTALACION DE DESAGUE 1 PISO MODULOS 1,0 

IISS-07 INSTALAOON DE DESAGUE i:N 1 PISO - MOD . 
A.B.C.D.E.F,G.H.J.K.L.M.N.P y R 

IISS-09 INSTALACION DE DE AGUA Y DESAGUE I PISO- MODULOS. 
A,8,C,D.E.F,G,H.J,l(.L.M,N.P y R 

IISS-12 INSTALACION DE DESAGUE I Y 2 PISO • CLUB HOUSE 

IISS-16 INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE EN CASETAS DE INGRESO 

IISS-18 

IISS-18 INSTALACION DE DESAGUE DE CUARTOS DE BOMBAS Y CISTERNA 

llss-03 IINSTALACION DE AGUA Y DESAGUE EN I PISO -MOD . LO y Q 

IISS-04 INSTALACION DE DESAGUE I PISO MODULOS 1.0 

IISS-07 INSTALACION DE DESAGUE EN I PISO· MOD. 
A,8.C.D.E.F.G,H,J,K,L.M,N.P y R 

IISS-16 INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE el CASETAS DE INGRESO 

llss-03 INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE EN I PISO MOD. 1.0 y Q 



691 IISS 012 

692 IISS 013 

693 11� 014 

694 IISS 014 

695 IISS 014 

696 IISS 015 

697 IISS 016 

698 IISS 017 

699 IISS 018 

700 IISS 019 

701 IISS 020 

702 IISS 021 

703 IISS 022 

7� IISS 023 

705 IISS 024 

706 IISS 025 

707 IISS 026 

708 IISS 027 

709 IISS 027 

710 IISS 027 

711 uss 028 

712 IISS 028 

713 IISS 028 

71' IISS 029 

715 IISS 030 

LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "PRADOS DEL SOL" 

FALTA INSTALACION DEL PUNTO DE DESAGUE ASOCIADO CON TRAMPA P PARA LAVADORAS 

FALT,_ DETALLE DE TU8ERIAS ENTERRADAS PROPENSAS A RECIBIR CARGAS POR ESTAR EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO 

AL COMPATIBILIZAR EL PLANO DE DESAGUE CON ESTRUCTURAS SE ENCONTRO: LA TUBERIA DE DESAGUE DE 4" ESTA ATRAVESANDO LOS ENCUENTROS DE MUROS CON ALTO 
CONFINAMIENTO 

AL COMPATIBILIZAR EL PLANO DE DESAGUE CON ESTRUCTURAS SE ENCONTRO: LA TUBERIA DE DESAGUE DE 4" ES!,_ ATRAVESANDO LOS ENCUENTROS DE MUROS CON ALTO 
CONFINAMIENTO 

AL COMPATIBILIZAR El PLANO DE DESAGUE CON ESTRUCTURAS SE ENCONTRO: LA TUBERI,_ DE DESAGUE DE 4" ESTA ATRAVESANDO LOS ENCUENTROS DE MUROS CON ALTO 
CONFINAMIENTO 

Al COMPATIBILIZAR EL PLANO DE DESAGUE CON ESTRUCTURAS SE ENCONTRO: LA COTA DE FONDO DE REGISTRO ES • 1.695 Y LA COTA DE LA PARTE SUPERIOR DEL ZAPATA ES 

1.50 ESTO QUIERE DECIR QUE HABRA CONTACTO ENTRE ELLAS. 

ESPECIFICAR LAS PENDIENTES EN LAS TUBERIAS DE LOS SUMIDEROS 

FALTA DETALLE DE MONTANTES DE DESAGUE Y VENTILACION 

FALTA COLOCAR PENDIENTE DE SUMIDERO A CAJA DE REGISTRO EN CASETA DE VIGILANCIA 

SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA COLOCACION DE UN SUMIDERO O REGISTROS ROSCADO PAR,_ PODER EVITAR UNA POSIBLE INUNDACION . Y UNA LIGERA PENDIENTE EN EL 
PISO PARA QUE LAS AGUAS NO INGRESEN A LOS AMBIENTES Y DESFOGUEN POR LOS SUMIDEROS O REGISTROS ROSCADOS 

LAS TUBERIAS DE 4" A MAS DEBERAN TENER UNA PENDIENTE MINIMA DEL 1�. VER RNE: IS.010 • 6.2. C 

DE ACUERDO Al RNE TODOS LOS AMBIENTES DONDE CUENTEN CON APARATOS SANIT,_RIOS LLEVARAN SUMIDEROS PARA EVITAR UNA POSIBLE INUNDACION 

FALTAN LAS PENDIENTES DE LA TUBERIAS DE DESAGUE HACIA LA CAJA DE REGISTRO 

CORREGIR EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EL ENUNCIADO AFIRM,_NDO QUE EXISTE TUBERIAS PARA AGUA CONTRA INCENDIO. 

FALTA COLOCAR LA PENDIENTE DE LA CAJA DE REGISTRO C4 A LA CAJA DE REGISTRO C9 

LAS CISTERNAS NO ALCANZAN sus VOLUMENES MINIMOS YA QUE LOS ULTIMOS 5cm DE AGUA DE FONDO DE CISTERNA NO ES APROVECHABLE. POR QUE EL CONTROL DE NIVEL 
SE ENCUENTRA 5 cm ARRIBA DEL FONDO DE CISTERNA Y NUNCA SE APROVECHARIA COMO VOLUMEN HACER SUCCIONADO 

COTA DE FONDO DEL REBOSE EN LA PLANO DE CISTERNA -5.27 NO COINCIDE CON LA COTA DE FONDO DE REBOSE EN El DETALLE PRESENTADO - 5.17 

FALTA REGISTRO ROSCADO O SUMIDERO PARA EVITAR UNA POSIBLE INUNDACION EN COCINA 

FALTA REGISTRO ROSCADO O SUMIDERO PARA EVITAR UNA POSIBlE INUNDACION EN COCINA 

FALTA REGISTRO ROSCADO O SUMIDERO PARA EVITAR UNA POSIBLE INUNDACION EN COCINA 

SE DEBERA CONSIDER,_R QUE LOS REGISTROS EN COCINA ESTEN UBICADOS EN ZONAS OCULTAS Y DE POCA CIRCULACION. 

SE DEBERA CONSIDERAR QUE LOS REGISTROS EN COCINA ESTEN UBICADOS EN ZONAS OCULTAS Y DE POCA CIRCULACION. 

SE DEBERA CONSIDERAR QUE LOS REGISTROS EN COCINA ESTEN UBICADOS EN ZONAS OCULTAS Y DE POCA CIRCULACION. 

DEACUERDO Al RNE NORMA OS.050- 4.9 ( UBICACIÓN Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS) EN VIAS VEHICULARES . LAS TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE DEBEN 
PROYECTARSE CON UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE lm SOBRE LA CLAVE DEL TUBO.RECUBRIMIENTOS MENORES TENDRAN QUE SER JUSTIFICADOS. 

DEACUERDO Al RNE NORMA OS.050-4.9 ( UBICACIÓN Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS) EN VIAS VEHICULARES , LAS TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE DEBEN 
PROYECTARSE CON UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE lm SOBRE LA CLAVE DEL TUBO.RECUBRIMIENTOS MENORES TENDRAN QUE SER JUSTIFICADAS . 
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IISS-09 

IISS-03 

IISS-04 

IISS-07 

IISS-12 

IISS-06 

USS-16 

IISS-16 

IISS-16 

IISS-12 

IISS-15 

IISS-07 

USS-lB 

IISS.IB 

IISS-03 

IISS-04 

IISS-05 

IISS-03 

IISS-04 

IISS-05 

USS-02 

USS-02 

INSTALAOON DE DE AGUA Y DESAGUE I PISO- MODULOS. 
A.B,C,D,E,F,G,H,J.U,M,N,P y R 

GENERAL 

INSTALACION DE ,_GUA Y DESAGUE EN I PISO MOD . 1,0 y Q 

INSTALACION DE DESAGUE I PISO MODULOS 1,0 

INSTALACION DE DESAGUE EN l PISO· MOD • 
A,B,C.D,E,F.G.H,J.U,M,N,P y R 

INSTALACION DE DESAGUE I Y 2 PISO· CLUB HOUSE 

INSTALACION DE AGUA DEL I Al 5 PISO - MODULOS .1 ,0 y Q 

GENERAL 

INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE EN CASETAS DE INGRESO 

TODOS LOS PISOS 

INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE EN CASETAS DE INGRESO 

INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE EN CASETAS DE INGRESO 

INSTALAOON DE DESAGUE I Y 2 PISO· CLUB HOUSE 

INSTALACION DE DESAGUE TECHO· CLUB HOUSE 

INSTALACION DE DESAGUE EN I PISO· MOD . 
A,B,C.D.E.F.G,H,J,U,M,N.P y R 

INSTALACION DE DESAGUE DE CUARTOS DE BOMBAS Y CISTERNA 

INSTALACION DE DESAGUE DE CUARTOS DE BOMBAS Y CISTERNA 

INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE EN I PISO· MOD .1,0 y Q 

INSTALACION DE DESAGUE I PISO MODULOS 1,0 

INSTALACION DE AGUA DEL I Al 5 PISO - MODULOS . 1 .0 y Q 

INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE EN l PISO - MOD . 1.0 y Q 

INSTALACION DE DESAGUE I PISO MODULOS 1.0 

INSTALACION DE AGUA DEL l Al 5 PISO· MODULOS. 1 ,O y Q 

RED GENERAL DE AGUA POTABLE 

RED GENERAL DE AGUA POTABLE 



716 1 IISS ,. 031 

717 1 IISS ., 032 

718 1 IISS 1 033 

719 1 IISS 1 � 

720 1 IISS 1 03S 

721 1 IISS 1 036 

722 1 IISS 1 037 

723 1 IISS 1 038 

724 1 uss 1 039 

725 1 IISS 1 � 

726 1 IISS 1 �o 

727 1 IISS 1 �o 

728 1 IISS 1 �I 

729 IISS �2 

73/J IISS 00 

731 IISS 044 

732 IISS 045 

733 IISS �6 

73-4 IIMM 001 
735 SEG 001 

LISTADO DE OBSERVACIONES 
COMPATIBILIZACIÓN "PRADOS DEL SOL" 

¡DEACUERDO Al RNE NORMA OS.070- 4.7 ( UBICACIÓN Y RECUBRIMIENTO OE TUBERIAS J EN VIAS VEHICULARES , LAS TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA RESIDUAL NOOEBE SER 
MENOR A lm. 

¡DEACUEROO AL RNE NORMA OS.070-V ( UBICACIÓN Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS J EN VIAS VEHICULARES, LAS TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA RESIDUAL NOOEBE SER 
MENOR A lm. 

¡AL COMPATIBlllZAR LOS PLANOS DE OESAGUE Y LOS DE AGUA SE ENCONTRO: QUE LAS TUBERIAS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO Y DESAGUE SE ENCUENTRAN CRUZANDOSE. 
RESPETAR El RNE NORMA OS.070 • V ( UBICACIÓN Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS ) 

¡VERIFICAR COTAS DEL PLANO DE DESAGUE EN PLANTA GENERAL PARA RECTIFICAR SUS COTAS DE LAS CAJAS DE REGISTRO DE INGRESO SEGÚN LAS TORRES { Q J QUE 
CORRESPONDA . VERIFICAR PLANO DE ARQUITECTURA ADJUNTO 

I VERIFICAR COTAS DEL PLANO DE OESAGUE EN PLANTA GENERAL PARA RECTIFICAR SUS COTAS DE LAS CAJAS DE REGISTRO DE INGRESO SEGÚN LAS TORRES ( 1 J QUE 
CORRESPONDA , VERIFICAR PLANO DE ARQUITECTURA ADJUNTO 

I VERIFICAR COTAS DEL PLANO DE 0ESAGUE EN PLANTA GENERAL PARA RECTIFICAR SUS COTAS DE LAS CAJAS DE REGISTRO DE INGRESO SEGÚN LAS TORRES { O J QUE 
CORRESPONDA , VERIFICAR PLANO DE ARQUITECTURA ADJUNTO 

IVERIFICAR COTAS DEL PLANO DE DESAGUE EN PLANTA GENERAL PARA RECTIFICAR SUS COTAS DE LAS CAJAS DE REGISTRO DE INGRESO SEGÚN LAS TORRES { 
A,8,C,O.E.F.G.H,J.U.M.N,P,R J QUE CORRESPONDA, VERIFICAR PLANO DE ARQUITECTURA ADJUNTO 

SE CONSULTA: EN LAS DUCHAS SE PODRAN EMPOTRAR LOS SUMIDEROS YA QUE LAS LOSAS TIENEN UN ESPESOR DE 10cm. 

0EACUEROO AL RNE NORMA OS.050-4.9 ( UBICACIÓN Y RECUBRIMIENTO 0E TUBERIAS J LA MINIMA DISTANCIA LIBRE HORIZONTAL MEDIDA ENTRE RAMALES DISTRIBUIDORES Y 
RAMALES COLECTORES UBICADOS PARALELAMENTE SERAN OE 0.20 cm, DICHA DISTANCIA DEBE MEDIRSE ENTRE LOS PLANOS TANGENTES MAS PROXIMO DE LA TUBERIA. 

!FALTA REJILLAS METALICAS Y SUMIDEROS AL FINALIZAR LAS RAMPAS 

FALTA REJILLAS METALICAS Y SUMIDEROS AL FINALIZAR LAS RAMPAS 

FALTA REJILLAS METALICAS Y SUMIDEROS AL FINALIZAR LAS RAMPAS 

¡FALTA LA INSTALACION DE GRIFOS DE RIEGO PARA LAS TERRAZAS DE LOS I' PISOS DONDE TENORAN AREA VERDES Y TAMBIEN PARA LAS AREAS VERDES DE LAS AREAS EXTERIORES 
( PARQUES , JARDINES.ETC). 

SE RECOMIENDA INSTALAR HIDRANTES EN LOS INGRESOS DE CADA TORRE. 

FALTA GRIFO DE RIEGO Y SUMIDERO EN DEPOSITO DE BASURA EN LAS PRIMERAS PLANTAS DE TODAS LAS TORRES. ADJUNTO PLANO DE DETALLES DE ARQUITECTURA (CUARTO DE 
ACOPIO DE BASURA Y CUARTO DE CONTROL). 

t r t A 1 A A 
GRIFO DE RIEGO PARA LOS CUARTOS DE ACOPIO Y LA CANTIDAD DE SUMIDEROS NO ES LA MISMA COMO SE ESPECIFICA EN EL DETALLE DE ARQUITECTURA. ADJUNTO PLANO DE 

AL COMPATIBILIZAR EL PLANO DE RED OE DESAGUE Y El DE ARQUITECTURA ( PLATAFORMA J SE ENCONTRO: EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA LAS NIVELES DE PISO TERMINADO 
ESTAN POR ENCIMA DE LAS COTAS DE TAPA DE LAS CAJAS DE REGISTRO Y BUZONETAS. 
AL COMPATIBILIZAR El PLANO DE RED DE OESAGUE Y EL DE ARQUITECTURA ( PLATAFORMA J SE ENCONTRO: EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA LAS NIVELES DE PISO TERMINADO 
{-l.20 J ESTA POR DEBAJO DE LAS COTAS DE TAPA DE LAS CAJAS DE REGISTRO (-1.15). 
Debe<a considerarse un sistema de ventilación en et cuarto de bombos, debido o lo gron contidos de bombo que lrrobo¡aran en dicho ambiente. .. .

los planos de Seguridad y Evacvoci6n no fueron presentado durante el proceso de compotibilización. debe<a compatibilizarse en obra. 
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1 IISS-01 !REO GENERAL DE DESAGUE 

1 IISS-01 1 RED GENERAL DE DESAGUE 

1 IISS-01 !REO GENERAL DE DESAGUE 

1 IISS-03 IINSTALACION DE AGUA Y OESAGUE EN I PISO - MOD .1,0 y Q 

1 1= !INSTALACION DE DESAGUE I PISO MOOUI.OS 1.0 

IISS-04 INSTALACION DE DESAGUE I PISO MOOULOS 1,0 

IISS-07 INSTALACION DE OESAGUE EN I PISO - MOO, 
A,8 ,C,D.E.F.G,H,J,K.LM.N,P y R 

GENERAL 

1 IISS-01 REO GENERAL DE DESAGUE 

1 IISS-03 INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE EN I PISO - MOO . 1,0 y Q 

1= INSTALACION DE DESAGUE 1 PISO MODULOS 1.0 

IISS-07 INSTALACION DE DESAGUE EN I PISO - MOO . 
A,8,C,0,E,F,G,H.J.K.L,M,N,P y R 

IISS-02 RED GENERAL DE AGUA POTABLE 

IISS-02 RED GENERAL DE AGUA POTABLE 

EN TODAS LAS TORRES 

IISS,16 INSTALACION DE AGUA Y OESAGUE EN CASETAS DE INGRESO 

IISS-01 RED GENERAL DE DESAGUE 

IISS-01 RED GENERAL DE DESAGUE 

CTO DE BOMBAS 

PLANTA GENERAL 



Anexo Nº 11 Control de Requerimientos de Información 

"Condominio PRADOS DEL SOL" (02) 



Código 
1 

Descripción 

.Revisión de recubrirrien.tos-de elementos 

'DetaUe de estructura en cisterna 

CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
"CONDOMINIO PRADOS DEL SOL" 

Estado Especialidad 

R4!_spondlda 

Respondida 

��ñdldq 

Estructuras. 
UEE 

IISS 
IISS 

Estructuras 
Es�ros 

7.00 No concuerda los planos 13'.. 14 y 15 de instalaci?nes eléch!cas 

11.00 

17.00 

r��i:it:i2a:00,�� /,. 

niveles de cimentación indicado 

Reubicación de saíida de.ventilación del lavadero record . -
l!Jbicbc:ifodévólvlJl�f:eii�JD�IAes�tr:sl__ge �O!,I fril'l 
Aprobación d7 tablero T-0 _ 

Vaceod<:> por_paños muro centra�_ 

Instalación de los medidores ---'':j1.oo, - iir>is\ción de lqstaf$�0Se�f¡j�Ál�tr2����tos 
33.00 
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Respondida 

Respondida 
RiiÍ)!)n� 

Respondida 
':ti....' -,,f*'Y R�PE_n� 

-�esponcll� 

IISS 
Estructwras 
Estructuras 

.,,......,,IISS· 
IISS 

IIEE 
..,..;.. Esjru0turgs 

Estructuras. 

Tipo • . 
Satisfacción del Tiempo

de Respuesta del 
proceso 

Fáll.1::! de Información . ,01 días · .,Muy·sallslecho 
Felte�;JB�o'ñjL in.aras 1

-- . - - - - - ....

·07 días 

b! odlcis

fui!(:] de Información 17 días No s.atlsfecho 

¡;:,1 . ,�}f:sgtJJ;[b� 
,03 c;lías 

itibifigad l[Jn � 
Falta de Información O días · Mµ.y satisfecho 

�alj�id�iJC °ª•• iÍLílify siinsf�ho-
Otros 02 días 

·c1�os ... ,gr - 09 �
Cambios 11 días No satisfecho 

�2.:�� 
Otros 05 días ,- saÍislecho 
�rribiqs"J(J,1 � 
Otros 08 días No satisfecho 

Ei@:ifil�üdad I[ 11 cias )ElrJ�e'gti� 
lncompetibiíidad 06 días 'No satisfecho

--� 
Incompatibilidad 

if.i.tr,,a --.,-� 
lnc:�mJll!óltiQifidad 

Otros 



CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
"CONDOMINIO PRADOS DEL SOL" 

Código Descripción Estado Especialidad Tipo • . 
Satisfacción del Tiempo 

de Respuesta del 
proceso 

39.00 . Detalle del parapeto en juego poro niños Respondida Arquitectura Otros oa dlas No satisfecho 
:· · -··' �-oo· '.,.. :JEqáu��¡;¿ entré v19a� eie_ iiadei;�ót�s de-

PCJ11illa�:�-
-

-�
-

�-�-�-�.:_��:--�-: � �--� . c,. ____ J[__j_!s��4i� ;; Arqtiiteqt�,� Ji.faitQ a�·i,ior�tióñJ:--- ·04:éticiJ;-- ·. i.\;i��-¡;�. ! 
41.00) ' Reubicación de tuberías sanitarios, eléctricos y comunicaciones Respondida IISS Follo de Información 02 dlas Muy .satisfecho 
42:�- . -��c�i_i��d�-ggt9-'ci;Í�Q .

.
.. 

- -
.... ·

-
-:.�---�----- -·-·-----------

---- ______ -�_J[ __ Respondldq ·c� __ 2ios··-�uo�ode.Jnf.Ot:��l§_ñJ ·0,$��'-·r··· -��,��;''·----¡
43.00 Reubicación del ingreso de los tuberías de aguo. Respondida IISS Follo de Información· 01 días Muy satisfecho ,-- -·-. «:oo :'R�b���íóÓ

0

de.lóbÍ�o �l�tri�;; y���-���� 5��- ------------·---------·· C!!SPD!!�c1a�L��_j1ÍÚ: �: ___ J[F�Ítd d'é 1ñí���i6� ü ¡,,·-� ·· 1' - -N�,.��ho�.:.:=] 
45.00 Detalle de empalme en cisterna Respondida 11SS Falto de Información . 03 dlas Muy satisfecho 
4ÚX> __ 

0

¡cím:iÓtocióñpor��;os dj,¡ardiÓerQ _ .. ___ •· _____ -_- __ · -_-_______ -_
. 

___ -__ 
-
_ f_R��po�dlckl-j' :Estructuro_s 1t•Fdltdd�lñf��ió�i[ ,05dlas r ---SQtlJf�;i�-----j 

47.00 Parapeto en techo de EUM Respondida Estructuras Follo de Información 02 días 
· 

Muy satisfecho 
-- ...... . .... ,..... .. . '· . . .... - ·---- .. ---- -- ... ,, ...... ,;.·---·-,r. , ·····-· .. ·'··'·-· '-' ·- -, 
48.00 .. :�rvño-_en foG:hodos __________ _ ____________________________ _______ _j;_l!_!�pPndldQ Estructuras G>tros ___ jl 'OS dios ;¡ ·SQIW&cbo ¡ 
49.00 Altura de muro en rompo Respondida Estructuras Falto de Información 02 dlas Muy satisfecho . __ _ -·--

·
-·-· - . 

S0.00 All\,Jro de muro en EUM __________________________________ _ 
51.00 definición de alimentación de aguo fria poro el cuarto de control Nº 1. ··- -· -- .,_. -· -· - - ... 

. $2.00 _ Diseño de la campano en zona de parríUos _ -·-- ----------·---
-----------

�-<:19 ______ MOO.�do �e -�_íll'º'.º en G�mno_sio 
____ 54:.00 ____ Tabique de Drywall en sola dejuegós --·--· ___________ _ 

55.00 Controzocolo en parapeto -·--
-
---- ---· --- --·· ·-. ··-·· ···-· 

.. 56.00 Cambio de cable NA YY 
57.00 Placas modelo Modus Plus Bticino 

___ 58.00 ··-
. 

;:Definici$n de pisos exteriores, departamento 106 y 107-Torre D·--·
-
- ·-··-··--·--

59.00 Definición de pisos exteriores, departamento 107 - Torre D 

_____ t_.:!.!!POndldo r:;���r�; ·_:_;;·Fdllo.de °i'nforr,n;;�ión T - 02 cfi�- Muy satlsfech.o 
No satisfecho Respondldo 11SS Falto de Información 10 días . . __ 

. __________ L_ Re����--J' Arqvitecturo Follo de ¡�¡��-�y- -'Í>Sdías ··1�:_-SdW�h;
Respondido Arquitectura Follo de Información 01 días Muy satisfecho 

_________ i ·· Respondld� ·' Arquitectura , Cambios i: tn días 
---------------.. ------- •¡ __________ -----·-· 

Muy sojlsfecho ___ _j 
Respondida Arquitectura Falta de Información 01 días Muy satisfecho 

___ ::__Re�pondldo __ -· ____ IIEE_ -----,--____ Com!i>ios-
---

-
-��-. (i·¿;·_ .J .. ·Muy

�;�¡.�--J 
Respondido IIEE Cambios O días Muy satisfecho 

_ _!!_S�_ndl_d�--- ;, --���,��9.. .. J� __ C_a_mbio?. _______ �='!_�_...::J:_·_·-_M_u�y_;_�_-_·--�_h_·�-----_··· 
Respondido Arquitectura Cambios 04 días Muy satisfecho_ 
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Anexo Nº 12 Control de Órdenes de Cambio 
"Condominio PRADOS DEL SOL" (01) 



=--.-----�---,----- -=�·--���:----------------.:::-:------:-::--:--====::::::::::�:::::::::::::::========� 

Orden de cambio Descripción 

CONTROL DE ORDENES DE CAMBIO 

"CONDOMINIO PRADOS DEL SOL" 

Estado Causas 
Monto 

(sin IGV) 

OC-Ql ,,Cambioeeconcreto�ntechodeclstema _ t __,· '':;'�'r./ )�: .-,,-,\ , ':{ �- 1Aprobada ., .. fr'; ";,, Mej<i>ra -, _ .'i(S/. ,1 "',i,?i•¡,/'�� 2.294.77-
_,,_ ... .._._ ., .. ..:.. .:....,,., '-'·:. :•·,�:..· .•• .;....•.·,1,. . ._:_.-,.;·:,_,._.J.'ll,..._ .•.. ..:.-� __ ,.·--�-•. -;,,¡ .  '-�tI�: .. ,._·_e-.·.••·•··"'-··'-�·\' .,. ;!,-,..·�· ,.-• .._ .. _:J r,.,.'.;,....,.,. -., •• -·' .c.;..�---·�'-' ---�•::-,""°'-'� -....... ";:..�.!---..•., .. ·.---., •• •. �,._ ;..,;,_;.· ____ �'! 

OC-02 !�evbicsdón del pozo séptico ll Aprobaes H Otros H S/. 7,7-85.65 
•_ ---.,, ·• - 1i • "IJ. � -� > l'I ' �' -

OC-03 '1mpermeabilizadón de cisterne Rev.01 
••• , , • ·• Aprebada 

OC-04 ·11c���o �� eiseño techo s_ól y sombra (EUM)-
. 

.• --JL Aprob:dea J 
--- --- ·· ¡ _  · · --· -· · -----, "'-- --

OC-OS Apücación de alquilrón.en techos Aprobada _ ;; �·/'."-'--'-Mejora S/. • "',"' 26.2"54.51 

OC-06 Ulmperm�bilizadón d�jardineros en pqtios centroles U Aj:!r9bgea �Jt ��org - -- !(s1. = 6�99�:¡ 

_OC-07 Sumidero en montantes Aprobada " ·, Mejora S/. 

OC-08 l(cambi<i> dei' proyecto ee la baja tensión .. - ·". . • .• 
u ![ AproC:a� H - .- - Mej<i>ra JE· 

r r -- r·
· 

OC-09 Ca¡ñbi<i> de campana Exlractora en zona de porrillas Aprobada ;, Mejora S/. 

oc-1.0 )!oMsión ee Baños - a H Aprobada jf Mejora H�t. . . -'• 17,012,� 

OC-11 Alimentación eléclrice a la l º etapa Aprobada- T Otr;s· -- · S/. 19.S4i42 
,__ - - ---

OC-1 2 Uc-<aunbi<i>ee diseño de ventanas-EUM I! Aprepada H Mejore jlst. �2'.:5.21 

OC-13 Habi61atj6n u(P(lna - Fase 1 y 2 Aprobeda Diseño S/. • 494.325.24 

OC-14 Jwr;;i·si�:C, de agua para le gstema 
-

¡( - Aprobada H Otro� u�/. . � - --.)��� 
OC-15 Cambig_deaetalles en elEUM _ Aprobada Mej()fa S/. • , • 96,108.95 

is-16 J�nge���vi���s-Pu�asBañosEUM 
__ ,, __ 1 

• ., f Aprooada ·,r · . M'ejofé � < )fst. ,, �-,4�� 
. OC-17 ,Colo9aci6n de lachas reflectivas - tqrres A. 8_ y C. Aprobaea it. Mejora S/. 1,354.89 

Total 
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