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RESUMEN 

METODOLOGÍA PARA DETERMINACIÓN 

DE DIAGNOSTICO DE CONFIABILIDAD 

EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICO 

2003 

CARLOSCÁCERESCASAVERDE 

BACHILLER EN CIENCIAS CON MENCION 
EN INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIRÍA 

Dirigido por el Profesor Fredy Saravia Poicon 

En el año 1992 se promulga la Ley de Concesiones Eléctricas 

reestructurando el sector eléctrico nacional, en esta década se venden los 

principales sistemas de distribución eléctricos del país; el estado se 

encarga de normar, regular y fiscalizar las actividades de dicho mercado, 

en ese contexto el Ministerio de Energía y Minas elabora la Norma 

Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), la cual es 

promulgada mediante D.S. Nº 029-97-EM el año 1997, a partir de 

entonces las empresas eléctricas viene prestando mayor atención entre 

otras a la calidad de suministro. 

Es por ello que la presente tesis desarrolla la metodología a seguir para 
e' 

evaluar la confiabilidad en los sistemas de distribución eléctricos 

radiales, a partir de la data histórica de las interrupciones, metodología 

que permitirá cuantificar la performance de operación del sistema, 

mediante la determinación de índices. 
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1.1 Anteceden tes 

CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En el Perú en la década de los ochenta la cantidad de energía eléctrica producida no 

satisfacía la demanda requerida, siendo este un problema a resolver, esto se vio 

acrecentado con la problemática interna del país representada por el terrorismo; es 

así que para garantizar la demanda y terminar con los racionamientos de energía 

eléctrica, en el año 1991 se construye la Central Térmica de Ventanilla con dos 

unidades de generación de 100 MW cada uno, ubicada en la ciudad de Lima, 

principal centro de consumo del país. En el año 1992 se promulga la Ley de 

Concesiones Eléctricas reestructurando el sector eléctrico nacional para modernizar 

su funcionamiento; a partir de esos años la aplicación. de la política que emprende el 
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gobierno empieza a generar la confianza y estabilidad a nivel país para la inversión 

privada, es así como se inicia la privatización de una serie de empresas que hasta ese 

entonces pertenecían al estado, entre ellas las empresas de distribución de energía 

eléctrica, como estas conforman monopolios naturales, el estado cambia su rol, 

pasando a ser un ente normativo, regulador y fiscalizador en lugar de empresa; es en 

el año 1997 que el estado dando cumplimiento a su rol normativo, aprueba la Norma 

Técnica de Calidad de Servicio Eléctrico (NTCSE) mediante el DECRETO 

SUPREMO Nº 020-97:..EM; por estos años la demanda de energía requerida por los 

consumidores se encontraba garantizada, de modo que el siguiente paso era que este 

volumen de energía llegue a los usuarios finales con ciertos estándares mínimos de 

calidad; en otras palabras de la década de los ochenta a los noventa la problemática 

se traslada de la cantidad a la calidad de la energía eléctrica_ 

La NTCSE consta de ocho títulos, los cuales regulan la Calidad de Producto, Calidad 

de Suministro, Calidad de Servicio Comercial y Calidad de Alumbrado Público, que 

corresponden a los Títulos desde el Quinto hasta el Octavo respectivamente; por lo 

tanto en el Título Sexto se contempla los estándares mínimos referidos a la Calidad 

de Suministro de la energía eléctrica, tema que será enfocado desde·el punto de vista 

de confiabilidad en el desarrollo del presente estudio. 

El mercado eléctrico nacional cuenta. con · tres componentes, Generación, 

Transmisión y Distribución, los dos primeros componentes es decir la Generación y 

la Trasmisión. de. energía eléctrica han recibido una mayor atención en los estudios de 
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confiabilidad dado que una falla en estos afectaría una gran zona y causaría 

cuantiosas perdidas a la industria afectada, por la paralización de sus procesos, que 

muchas veces pierden todos los insumos a medio procesar causada por la 

interrupción; las interrupciones en los sistemas de distribución son mucho más 

frecuentes que en los sistemas de Generación y Transmisión, pero estas 

interrupciones tienen un efecto más localizado, afectando a un número mucho menor 

de usuarios. 

Como se menciono en el párrafo anterior, la mayoría de interrupciones en el servicio 

eléctrico sufridos por los usuarios corresponden. a interrupciones ocurridos en los 

sistemas de distribución eléctricos, siendo esta la motivación principal para la 

realización del presente estudio de: confiabilidad en este sistema; se planteara la 

metodología para la determinación de los parámetros de confiabilidad, con lo cual se 

podrá evaluar la disponibilidad en los puntos de entrega del sistema y así poder 

realizar inversiones de ser el caso en las mejoras de las áreas débiles. 

Las literaturas que tratan el tema de confiabilidad para sistemas de distribución 

eléctrico, no muestran uniformidad en los términos utilizados y en algunos casos no 

se realiza ninguna diferenciación en los tipos de interrupciones, por lo que esté 

inconveniente será el primer objetivo a resolver, sin pretender que sea la única válida 

y como objetivo principal se proporcionara la. metodología para la determinación de 

diagnostico de confiabilidad en sistemas de distribución eléctrico. 
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1.2 Objetivo 

Dado que existe el inconveniente de no contar con una terminología uniforme en las 

diferentes literaturas referidas a confiabilidad en sistemas de distribución eléctrico; 

además, debido a que este tema esta tomando cada vez más importancia en nuestro 

país, se plantea como primer objetivo del presente estudio presentar y uniformizar los 

términos empleados en confiabilidad para sistemas de distribución eléctricos, sin 

pretenderque esta sea la única valida. 

Como objetivo principal se planteara la metodología para. determinar los índices de 

confiabilidad en las redes de los sistemas de distribución eléctricos radiales, estos 

índices mostrarán la disponibilidad del sistema estudiado, enfocado desde el punto de 

vista de confiabilidad, además se puede optimjz.ar la red realizando el modelarniento 

de la misma con la inclusión de elementos que mejoren la disponibilidad del sistema; 

por lo tanto, se cuenta con una herramienta de modelamiento que permitirá 

mostramos los niveles de calidad. de suministro en la red modelada, y así 

compararlos con los estándares exigidos por la NTCSE, para el caso Peruano. 
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1.3 Alcances 

Para el presente estudio se tiene como alcance lo siguiente: 

1.3.1 Conceptuar términos utilizados en estudios de confiabilidad de sistemas 

de distribución eléctrico, tomando como referencia la información 

utilizada en las empresas de distribución, la NTCSE y literatura 

especializada en el tema_ 

1.3.2 Proporcionar la metodología para determinar los índices básicos de 

confiabilidad a partir de la estadística de fallas, los cuales son: 

1.3.2.1 Tasa de Falla ( 11. ) 

1.3.2.2- Tasa de Reposición ( r ) 

1.3.2.3 Indisponibilidad (U) 

1.3.3 A partir de los índices básicos determinar los índices adicionales de 

confiabilidad orientados a clientes y cargas, que nos darán la performance 

de operación la red eléctrica analizada, estos indicadores son: 

1.3.3.1 SAIFI :Índice medio de frecuencia de interrupciones del sistema 

1.3.3.2 CAIFI :Índice medio de frecuencia de interrupciones por cliente 

1.3.3.3 SAIDI :Índice medio de duración de interrupciones del sistema 

1.3.3.4 CAIDI :Índice medio de duración de interrupciones por cliente 

1.3.3.5 ASAI :Índice medio de disponibilidad de energía en el sistema 

1.3.3.6 ASUI :Índice medio de in.disponibilidad de energía en el sistema 

1.3.3.7 ENS : Energía no suministrada 

1.3.3.8 AENS : Energía media no suministrada 

1.3.4 Aplicación de la metodología,_ modelamiento y análisis de resultados para 

dos alimentadores reales_ 



CAPITUL02 

DESCRIPCIÓN DE TÉRMINOS UTILIZADOS 

Con el propósito de cumplir con el primer objetivo del presente estudio, el cual 

consiste en plantear la uniformización de los términos que se utilizan en 

confiabilidad, se tienen en cuenta la NTCSE, literaturas especializadas en el tema e 

información utilizada en las empresas de distribución eléctrica, esta ultima ha sido 

tomada como base para la elaboración de la terminología descrita en el presente 

capitulo. 

Si bien es cierto, en este capitulo se establece la base en cuanto a conceptos de 

términos utilizados en confiabilidad no se pretende que la misma sea la única valida. 
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2.1 Calidad de Suministro 

Se refiere a la continuidad del servicio eléctrico a los usuarios. 

2.2 Interrupción 

Se. refiere a la indisponibilidad del sistema de distribución para prestar servicio en un 

punto de· entrega o parte del sistema en determinadas· situaciones, se pueden clasificar 

en:: 

2.2.1 Interrupciones Imprevistas.,. Interrupción de servicio de forma aleatoria 

no intencionada ocasionada por fallas o averías en los componentes del 

sistema de distribución, cuya duración es mayor a 3 min. para efectos de 

la NTCSE. Dentro de las interrupciones imprevistas, estas se pueden 

clasificar de la siguiente manera: 

2.2.1.1 Interrupciones Imprevistas Propias del sistema de distribución 

2.2.1.2 Interrupciones Imprevistas debido a Terceros 

2.2.1.3 Interrupciones Imprevistas por Condiciones Climáticas, esta última se 

pueden combinar con las dos primeras, como se muestra en la siguiente 

figura. 
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Interrupciones Imprevistas 

Propias 

( 

\. 

� 
/' / \ 

/ _/ . 

/ Condiciones\ 
Climáticas } ---',---..:._ 

\ / 
�--, 

Terceros ) 

Figura 2.1 Representación de las Interrupciones Imprevistas 

.2�2.2 Interrupciones Programadas.- Interrupciones de servicio, ocasionada 

por desconexiones para realizar operaciones de mantenimiento, 

ampliaciones de las redes,. etc.; las rrusmas que previamente han sido 

puestas en conocimiento de los usuarios del servicio, con una anticipación 

mínima de cuarenta y ocho horas, señalando las horas precisas de inicio y 

culminación de los trabajos, para efectos de aplicación de la NTCSE. 

2.2.3 Interrupciones No Programadas.- Interrupción del servicio, ocasionada 

por desconexiones para realizar maniobras en la red, debido a necesidades 

de operación y/o del mantenimiento de las instalaciones. Estas 

interrupciones no han· sido puestas en conocimiento de . los usuarios del 

servic10. 



9 

2.3 Indicadores de la Calidad de Suministro.-

La Calidad de Suministro se evalúa utilizando los siguientes dos indicadores: 

2.3.1 Frecuencia de Interrupciones (N).- Es el número total de interrupciones 

dentro de un período de tiempo especificado (semestre, año, etc.). 

2.3.2 Duración de las Interrupciones (D).- Es la sumatoria de las duraciones 

individuales ponderadas de todas las interrupciones del servicio dentro de 

un período de tiempo especificado (semestre, año, etc.),_ durante el cual el 

sistema de distribución no ha podido suministrar energía a un cliente 

específico o parte. del sistema, para efectos de calculo de la NTCSE se 

determina mediante la siguiente formula. 

(2.1) 

Donde: 

D : Duración ponderada (horas). 

K¡ : Factores de ponderación de la duración de las interrupciones de 

acuerdo a su tipo, los cuales se definen en el acápite 3 .3 .1.3. 

d¡ : Es la duración individual de la interrupción i (horas). 
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2.4 Análisis de Confiabilidad.-

Procedimiento de cálculos que se realizan en un sistema de distribución para dar un 

tratamiento estadístico a los datos de frecuencia, duración de las interrupciones con 

el objeto de obtener indicadores de gestión para la toma de decisiones en el 

planeamiento del sistema de distribución eléctrico considerado. 

25 Tasas de Confiabilidad.-

Tasas de, referencia para el análisis de confiabilidad y que caracterizan el 

comportamiento de los componentes o elementos que conforman el sistema de 

distribución. Entre las tasas-. de confiabilidad. utilizadas se tienen las siguientes: 

2.5-.1 Tasa de· Interrupción.- Es el valor promedio dentro de un período de 

tiempo especificado (semestre, año, etc.) del número de interrupciones 

calificadas como imprevistas, programadas o no programadas, calculados 

a nivel de los diferentes componentes o partes en que se administra el 

sistema de distribución. 



11 

2.5.2 Tasa de falla.- Es el valor promedio dentro de un período de tiempo 

especificado (semestre, año, etc.), de las interrupciones registradas como 

imprevistas propias del sistema y que corresponden a fallas de los 

componentes de las instalaciones eléctricas. Ej. En red aérea Int/km-año 

2.5.3 Tasa de reposición.- Es el valor promedio del tiempo, en que se 

reestablece el servicio luego de producida una interrupción imprevista, 

programada o no programada. Se mide en horas /interrupción, y se calcula 

para un periodo determinado (semestre, año, etc). 

2:5:4 Tasa de· reparación:..,- Es el valor promedio del tiempo, en que se realiza 

la reparación de un componente del sistema de-distribución que dio origen 

a una interrupción imprevista. Se mide en horas /interrupción, y se 

calcula para un periodo determinado (semestre, año, etc) y por 

componente. 

2.6 Componente de- Falla.-

Es el componente relevante del sistema de distribución cuyo mal funcionamiento dio 

origen a una interrupción imprevista, y donde <;e- origina la interrupción imprevista 

del servicio. 
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2.7 Causas de las Interrupciones.-

Son los factores que ongman las interrupciones imprevistas, programadas y no 

programadas en el sistema de distribución y que para efectos de un ordenamiento y 

utilidad de los datos se clasifican en: 

2.7:1 Causas Internas.- Son causas atribuibles a las instalaciones de 

distribución del concesionario. 

2-�7.2 Causas Externas.- Son causas atribuibles a instalaciones de terceros o

factores que no son inherentes al sistema de· distribución (árboles, choque 

depostes, pájaros, roedores, excavadoras, etc.). 

2.7.3 Causas Ambientales.- Son causas que se deben a factores climatológicos 

o medio ambientales.

2.8 Localización de Componente Fallado.-

Es la identificación del componente relevante fallado y su ubicación en el sistema de 

distribución, los componentes de los sistemas de distribución eléctrico para efectos 

del análisis de confiabilidad. se: pueden agrupar de-la siguiente manera:-
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2.8.1 Equipos de la Subestación de Transformación AT/MT.- Para efectos 

del análisis de la red de media tensión se consideran los equipos y 

componentes que se ubican en las celdas de salida de las subestaciones 

AT/MT. 

2.8.2 Red Aérea.- Se consideran sólo los componentes que corresponde a 

líneas, postes y ferretería eléctrica_ 

2.8.3 Red Subterránea.- Se consideran sólo los componentes que· corresponde 

a los cables y accesorios de empalme y derivaciones en esta parte del 

sistema� 

2.8A Equipos de Protección y Maniobra.-- Son los equipos de conmutación 

que se pueden ubicar ya sea en las redes aéreas, subterráneas, en las 

subestaciones de distribución o en instalaciones de terceros. 

2.8·.S Instalaciones Particulares.- Son los eqUipos e instalaciones 

pertenecientes a los usuarios del servicio eléctrico y si bien no pertenecen 

propiamente al sistema de distribución
,. 

sus componentes participan en 

fallas que interrumpen el servicio. 
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2.9 Índices básicos de confiabilidad .-

En el acápite 2.5 se hace mención a las tasas de confiabilidad; de estas tasas de 

confiabilidad, si bien es cierto las tasas de intenupción y de falla representan el 

número de intenupciones ocurridas en cierto periodo de tiempo, de ambas, la tasa 

que se considera en el análisis de confiabilidad, es la tasa de falla, por que si bien es 

cierto la tasa de intenupción engloba todos los tipos de intenupciones ocurridas en el 

alimentador analizado (intenupciones imprevistas, programadas o no programadas); 

estas intenupciones no representan propiamente las fallas del sistema, motivo por el 

cual se considera a la tasa de falla. 

Es ,importante mencionar que existen empresas de distribución eléctricas, que 

realizan su análisis de confiabilidad depurando de. la estadística de intenupciones 

imprevistas, las interrupciones producidas por las condiciones climáticas y por 

terceros. 

En cuanto a la duración de las intenupciones, la tasa de reposición comprende desde 

el inicio de la interrupción hasta la normalización del servicio, englobando todas las 

etapas intermedias. 

Si bien dos de los tres índices básicos ya han sido definidos en los acápites 2.5 .2 y 

2.5.3, estos nuevamente serán descritos no como tasas de confiabilidad si no más 

bien corno índices básicos de confiabilidad, los cuales se presentan- a continuación: 
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2.9.1 Tasa de falla (A).- Es el valor promedio dentro d� un período de tiempo 

especificado (semestre, año, etc.), de las intenupciones registradas como 

imprevistas propias del sistema y que corresponden a fallas de los 

componentes de las instalaciones eléctricas. Ej. En red aérea Int/km-año. 

2.9.2 Tasa de reposición ( r ).- Es el valor promedio del tiempo, en que se 

reestablece el servicio luego de producida una interrupción imprevista, 

programada o no programada. Se mide en horas / intenupción, y se 

calcula para un periodo determinado (semestre, año, etc). 

2.9:3 In.disponibilidad ( U )�- Es la parte de tiempo sobre un periodo concreto 

que el sistema estará indisponible. Puede medirse- en horas / año, y se 

calcula para un periodo determinado (semestre, año, etc). 

2�10 Índices adicionales de confiabilidad orientados a clientes v cargas.-

Estos índices han sido y siguen siendo los más utilizados para medir la continuidad 

del suministro en el ámbito internacional, tomando como referencia las literaturas 

técnicas anglosajonas (Warren 91, Billinton 84, Billinton 89-a, CEA 76): 
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2.10.1 Frecuencia media de interrupción del sistema (SAIFI).- Se define 

como el número medio de interrupciones por consumidores totales en el 

área de servicio y por unidad de tiempo; al par de este índice en algunas 

literaturas en español se le conoce también como Frecuencia Equivalente 

por Consumidor ( FEC ). 

2.10.2 Frecuencia media de interrupción por consumidor (CAIFI).- Es la 

cantidad media de interrupciones experimentada por consumidor afectado 

por unidad de tiempo. En el denominador debe contarse una sola vez cada 

consumidor aunque haya sido afectado más de una vez. 

·2.10.3 Duración media de interrupción del sistema (SAIDI).- Es la duración

media de interrupción por consumidor y por unidad de tiempo. Se calcula 

como la suma de las duraciones de todas las interrupciones dividida por 

la cantidad de consumidores servidos; al par de este índice en algunas 

literaturas en español se le conoce también como Duración Equivalente 

por Consumidor ( DEC ). 

2.10.4 Duración media de interrupción por consumidor (CAIDI).- Es la 

duración media de interrupción por consumidor y por interrupción y se 

calcula dividiendo la suma de las duraciones de todas las interrupciones 

por la cantidad total de consumidores interrumpidos. 
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2.10.5 Índice medio de disponibilidad del servicio (ASAI). Es la relación entre 

el número total de horas-consumidor en que el servicio estuvo disponible 

y el total demandado en el período considerado, por ejemplo un año. 

2.10.6 Índice medio de in disponibilidad del servicio (ASUI). Es la relación 

entre el número total de horas-consumidor en que el servicio no estuvo 

disponible y el total demandado en el período considerado, por ejemplo 

un año. 

2.10.7 Energía no suministrada (ENS). Es la Energía que se deja de 

suministrar al cliente debido a las interrupciones en un periodo dado, por 

ejemplo un año. 

2.10.8 Promedio de energía no suministrada (AENS). Es el promedio de 

energía por cliente que se deja de suministrar en un periodo dado, por 

ejemplo un año. 

Los índices del sistema descritos anteriormente han sido tomados de [Billintong84), 

no siendo la única clasificación existente, es más estos índices pueden ser 

clasificados en índices basados en clientes, potencia, energía� etc, y a su vez estas 

pueden tener sus propios sub índices, quedando esta inquietud como posible tema de 

desarrollo para un análisis más profundo. 
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2.11 Términos referidos a la interrupción 

2.11.1 Inicio de la Interrupción ( T0).- Es el instante en que ocurre la 

interrupción la cual es percibida por los clientes afectados los cuales se 

quedan sin suministro de energía eléctrica. 

2.11.2 Reporte de la Interrupción (T1).- Momento en que se registra la 

interrupción de media tensión en el Centro de Control y se genera la 

orden de atención para que la cuadrilla de maniobras y reparaciones se 

desplace a la zona de la interrupción para identificar el componente de 

falla, la causa y la localización de la interrupción. 

2.11.3 Inicio de Maniobras/Switching (TLL)-- Momento en que se comunica al 

Centro de Control el inicio de las maniobras necesarias para aislar la zona 

en falla y realizar las transferencias de carga, si las hubiera, para la 

reposición parcial o total del servicio. 

2.11.4 Inicio de Reparación (TR).- Momento en que, luego de realizadas las 

maniobras para la reposición parcial o total del suministro por 

transferencias de carga y aislado el componente en falla, se inician las 

labores de reparaciones o mantenimiento correctivo de la instalación a 

cargo de la cuadrilla de reparaciones. 
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2.11.5 Inicio de Normalización (T Ni)-- Momento en que, luego de realizadas la 

reparación o mantenimiento correctivo, se procede a realizar las 

maniobras para recuperar la configuración topológica normal del sistema 

de distribución. 

2.11.6 Fin de Normalización (TNr).- Momento en que se concluye el evento, 

considerándose que se recupera la configuración de operación normal del 

sistema eléctrico de distribución. 



CAPITUL03 

DESCRIPCIÓN DE LA NTCSE' EN EL PERU 

3;1 Generalidades 

La NTCSE fue promulgada por Decreto Supremo Nº 020-97-EM en octubre de 1997 

y hasta el final de la elaboración del presente estudio ha sufrido tres modificaciones, 

siendo promulgada la última modificatoria en julio del 2001, mediante Decreto 

Supremo Nº 040-2001-EM; a continuación se detalla las modificatorias de la 

NTCSE: 

• D.S. Nº 020-97-EM; Aprueban la Norma Técnica de Calidad de los Servicios

Eléctricos (1997-10-11)

•- Decreto Supremo Nº 009-99-EM,. Incluyen modificaciones (1999-04-11) 
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Decreto Supremo Nº 013-2000-EM, (2000-07-27) 

Decreto Supremo Nº 040-2001-EM, (2001-07-17) 

La NTCSE a la fecha presenta la misma estructura desde su primera promulgación 

tal como se muestra a continuación: 

3.1.1 Título Primero : Disposiciones Generales. 

3.1.2 Título Segundo : Etapas de Aplicación de la Norma. 

3.1.3 Título Tercero : Obligaciones del Suministrador, del Cliente y de Terceros. 

3.1.4 Título Cuarto : Competencia de la.Autoridad. 

3.1.5 Título Quinto : Calidad de Producto. 

3.1.6 Título Sexto : Calidad de Suministro. 

3.1.7 Título Sétimo : Calidad de Servicio Comercial. 

3.1.8Título Octavo : Calidad de Alumbrado Público. 

A continuación se describe el título sexto de la NTCSE, referida a la calidad de 

suministro, tema central del presente estudio, además se incluye el numeral 3.1 del 

titulo tercero de la NTCSE ( en el presente estudio el acápite 3 .2.1 corresponde al 

numeral 3.1) y las disposiciones finales de la NTCSE relacionadas directamente con 

la calidad de suministro. 
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3.2 Obligaciones del suministrador, del cliente v de terceros. 

3.2.1 El Suministrador es responsable de prestar; a su Cliente, un servicio con nivel 

de calidad satisfactorio de acuerdo a las exigencias establecidas en la Norma. 

Son obligaciones del suministrador: 

a) Para el caso de entidades que suministran o comercializan electricidad,

realizar las inversiones y cubrir los costos de adquisición e instalación de 

equipos, mediciones y registros� Las entidades que provean el servicio de 

transmisión o sean propietarios de redes de- acceso libre� utilizarán las 

mediciones y registros, que les deben ser entregados por quienes suministran o 

comercializan electricidad a través de sus redes. 

3.2.2'. En caso de transferencias de energía en condiciones de mala calidad, desde un 

comité de Operación Económico del Sistema (COES) o entre integrantes de un 

COES, este comité esta obligado a investigar e identificar, a través de un 

análisis estrictamente técnico, a los integrantes del sistema responsables por el 

incumplimiento de la calidad de producto y suministro; y en, quince (15) días 

calendario de ocurrido el hecho elevará a la Autoridad el respectivo informe, 

técnicamente sustentado. Para que los integrantes del sistema responsables 

efectúen las retribuciones respectivas a los suministradores afectados para 

resarcirlos de las compensaciones pagadas. a sus clientes por faltas ajenas. La 

Autoridad fiscalizara el fiel cumplimiento de este plazo en función de su 
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competencia, definida en el titulo cuarto de la presente Norma y aplicando 

otros numerales que crea conveniente. Tratándose en casos en los que: i) El 

coordinador de la operación en tiempo real del sistema resulte responsable, 

asume responsabilidad el encargado de dicha función; ii) Sea dificil o 

imposible identificar a los responsables, todos los miembros del COES asumen 

responsabilidad solidaria, a excepción de aquellos cuya intervención en la 

deficiencia sea manifiestamente imposible. 

3-.3: Calidad de Suministro Eléctrico según NTCSE. 

3.3.1 Interrupciones: La calidad de suministro se expresa en función de la 

continuidad del servicio eléctrico de los clientes, es decir; de acuerdo a las 

interrupciones del servicio. 

3.3.1.1 Para evaluar la calidad de suministro, se toman en cuenta indicadores 

que miden el número de interrupciones del servicio eléctrico, la 

duración de las mismas y la energía no suministrada a consecuencia de 

ellas. El periodo de control de interrupciones es de seis ( 6) meses 

calendario de duración. 

3.3.1.2. Se considera como interrupción a toda falta de suministro eléctrico en 

un punto de entrega. Las interrupciones pueden ser causadas, entre otras 

razones, por salidas- de equipos de las instalaciones- del suministrador ll
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otras instalaciones que lo alimentan, y que se producen por 

mantenimiento, por maniobras, por ampliaciones, etc., o aleatoriamente 

por mal funcionamiento o fallas, lo que incluye consecuentemente, 

aquellas que hayan sido programadas oportunamente. Para efectos de la 

norma, no se considera las interrupciones totales de suministro cuya 

duración es menor de tres (3) minutos ni las relacionadas con casos de 

fuerza mayor debidamente comprobados y calificados como tales por la 

Autoridad. 

3.3.1.3 Indicadores de la Calidad de Suministro.- La calidad de Suministro 

se evalúa utilizando los siguientes dos (2) indicadores que se calculan 

para periodos de control de un semestre: 

a. Número Total de Interrupciones por Clientes por Semestre (N).

Es el número total de interrupciones en el suministro de cada cliente

durante un Periodo de Control de un semestre:

N =Número de Interrupciones: (Interrupciones/ Semestre). 

El número de interrupciones programadas* por expansión o 

reforzamiento de redes que deben incluirse en el cálculo de este 

indicador, se ponderan por un factor de cincuenta por ciento (50%). 
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b. Duración Total Ponderada de Interrupciones por Cliente (D).

Es la sumatoria de las duraciones individuales ponderadas de todas

las interrupciones en el Suministro eléctrico al Cliente durante un

periodo de Control de un semestre:

Donde: 

D : Duración ponderada (horas). 

d¡ : Es la duración individual de la interrupción i .. 

(3 .1) 

K¡ : Son factores de ponderación de la duración de las 

interrupciones por tipo: 

Interrupciones programadas* por expansión o 

reforzamiento K¡ =0.25 

Interrupciones programadas* por mantenimiento: 

K¡ =0.5 

Otras: K¡
= 1.0 

* El término "Interrupciones programadas" se refiere

exclusivamente a actividades de expansión o reforzamiento de 

redes; o, mantenimiento de redes, ambas programadas 

oportunamente, sustentadas ante la Autoridad y notificadas a los 

Clientes con una anticipación mínima de cuarenta y ocho ( 48) 

horas, señalando horas exactas de inicio y culminación de 

trabajos.',-
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Si existiese diferencia entre la duración real y la duración 

programada de la interrupción, para el cálculo de la Duración 

Total Ponderada de las interrupciones por cliente (D) se 

considera, para dicha diferencia de tiempo (.6.): 

K¡ =O ; si la duración real es menor a la programada 

K¡ =I ; si la duración real es mayor a la programada 

No se considerará para el cálculo de los indicadores N y D, las 

interrupciones por rechazo de carga por Mínima Frecuencia, las 

cuales se rigerr según lo dispuesto en los numerales 3 .3. l. 8, 

3 .3 .1.9 y la Décimo Tercera Disposición Final de la Norma. 

3.3.1.4 Tolerancias.-'- Las tolerancias en los indicadores de Calidad de 

· ,

Suministro para Clientes conectados en distinto nivel de tensión son:

Número de Interrupciones por Cliente ( N') 

a. Clientes en Muy Alta y Alta Tensión : 02 Interrup./Sell?-estre

b. Clientes en Media Tensión

c. Clientes en Baja Tensión

: 04 Interrup./Semestre 

: 06 Interrup./Semestre 

Duración Total Ponderada en Interrupciones por Cliente ( D') 

a. Clientes en Muy Alta y Ali.a Tensión : 4 Horas /Semestre

b .. Clientes en Media Tensión 

c� Clientes en Baja Tensión 

: 7 Horas /Semestre 

: 1 O Horas /Semestre 
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El artículo 4º del D.S. Nº 040-2001-EM, publicado el 2001.07.17 

modifica el artículo 4º del D.S. Nº 009-1999-EM, publicado el 

1999.04.11, de acuerdo a lo siguiente: "Incrementar en un factor de 

treinta por ciento (30%) las tolerancias de los indicadores siguientes: 

Número de Interrupciones por Cliente (N') y Duración Total Ponderada 

de Interrupciones por Cliente (D') establecidos en la Norma Técnica de 

Calidad de los Servicios Eléctricos para el Sector de Distribución Típico 

2. 

A partir de la tercera etapa, durante el pnmer semestre, el factor 

incrementador será del setenta por ciento (70%), durante el segundo y 

tercer semestre será del cincuenta por ciento (50%) y partir del cuarto 

semestre el factor incrementador será el treinta por ciento (30%) ya 

establecido en el párrafo anterior. 

Tales incrementos se redondean al entero supenor y son aplicables 

única y exclusivamente a la actividad eléctrica de distribución del 

mercado regulado. 

Toda cadena de pago se iniciará cuando se hayan trasgredido las 

tolerancias de los indicadores de calidad de suministro que la Norma 

establece para el cliente final durante el semestre de control, 

considerando los incrementos a los cuales hacen referencia los párrafos 
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anteriores. Asimismo, las respectivas compensaciones se efectúan 

culminado el semestre de control, sin postergar ni condicionar la 

obligación de este pago a que hagan efectivas las compensaciones que, 

en su caso, deban efectuar Terceros, como responsables de dichas 

interrupciones." 

3.3.1.5 Tratándose de Clientes en baja tensión en servicios calificados como 

urbano-rural y rural, incrementar para ambos la tolerancia del Número 

de Interrupciones por Cliente (N') en 50% y la tolerancia de la Duración 

Total Ponderada de Interrupciones por Cliente (D') en 100% para el 

servicio urbano-rural y 250%, para el servicio rural. 

3.3.1.6 Compensaciones por mala calidad de suministro.- Los 

suministradores deben compensar a sus Clientes por aquellos 

suministros en los que haya comprobado que la calidad del servicio no 

satisface los estándares fijados en los numerales 3 .3 .1.4 ó 3 .3 .1.5 de la 

norma, según corresponda. 

3.3.1.7 Las compensaciones establecidas en esta Norma son complementarias a 

las de los artículos 57º y 86º de la Ley 131 º y 168º del Reglamento. En 

consecuencia, de los montos de las compensaciones por mala calidad de 

suministro, calculadas de acuerdo a esta Norma, se descuentan aquellos 

montos pagados conforme a los artículos 57º y 86º de la Ley 131 º y 
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168º del Reglamento, abonándose la diferencia, al Cliente, por la mala 

calidad de Suministro eléctrico recibido. 

3.3.1.8 Las compensac10nes se calculan semestralmente en función de la 

Energía teóricamente No Suministrada (ENS), el Número de 

Interrupciones por Cliente por Semestre (N) y la Duración Total 

Acumulada por interrupciones (D), de acuerdo a las siguientes 

formulas: 

Compensaciones por Interrupciones = ex Ex ENS (3 .2) 

Donde: 

e Es la compensación unitaria por incumplimiento en la Calidad 

de Suministro, cuyos valores son: 

Primera Etapa 

Segunda Etapa 

Tercera Etapa: 

e = 0.00 

e = 0.05 US$/kWh 

e = 0.35 US$/kWh 

E : Es el factor que toma en consideración la magnitud de los 

indicadores de calidad de suministro y está definido de la 

siguiente manera: 

E= [(1 + (N - N')/ N'+(D - D')/ D')] (3.3) 
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Las cantidades sin apóstrofe representan los indicadores de calidad; 

mientras que las que llevan apóstrofe representan los límites de 

tolerancia para los indicadores respectivos. El segundo y/o tercer 

término del miembro derecho de esta expresión serán considerados 

para evaluar las compensaciones, solamente si sus valores individuales 

son positivos. Si tanto N y D están dentro de las tolerancias, el factor 

E no se evalúa y asume el valor cero. 

ENS: Es la energía teóricamente No Suministrada a un Cliente 

determinado, y se calcula de la siguiente manera: 

ENS = ERS/(NHS -L d¡ )*D (enkWh) (3.4) 

Donde:. 

ERS Es la energía registrada en el semestre 

NHS Es el número de horas del semestre 

Id¡ Es la duración total real de las interrupciones 

ocurridas en el semestre 

En el caso especifico de un cliente final conectado al mismo nivel de 

tensión del respectivo punto de compra-venta de energía de su 

Suministrador, si las tolerancias en los indicadores de calidad de 

suministro establecidos en la Norma para estos clientes son superadas, 

finalizado el semestre correspondiente� el Suministrador que tiene 
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vinculo contractual con este cliente final efectúa la compensación 

total, conforme a lo establecido anteriormente en este numeral. 

Asimismo, cada Suministrador responsable de interrupciones que 

tiene vinculo contractual en el punto de compra-venta correspondiente 

con el Suministrador del cliente final o Distribuidor, resarce a este 

Suministrador o Distribuidor por las compensaciones efectuadas a su 

cliente final y por aquellas, según sea el caso, que como Distribuidor 

le corresponde recibir para ser transferidas a sus demás clientes 

finales conectados en niveles de tensión inferior al del punto de 

compra-venta correspondiente� de manera proporcional al numero de 

ínterrupciones y duración de las mismas, con la que ha contribuido a 

transgredir las tolerancias de los indicadores para el nivel de tensión 

de este punto de compra-ven� en función a la siguiente fórmula: 

Donde: 

C. = Cx(E./E) 
1 11 

(enkWh) (3.5) 

C Compensación recibida por el cliente final o Distribuidor, 

según sea el caso, conforme a la formula Nº (3 .2) 

E¡ : Factor que toma en consideración la magnitud con la que ha 

contribuido el Suministrador "i", a transgredir las tolerancias de los 

indicadores establecidas para el nivel de tensión del punto de compra

venta en cuestión. Calculado por la siguiente expresión: 
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E¡ = 1,/2 * (NjN + D
¡
/D )+ 

NjN * (N - N')/N'+ D¡/D * (D - D')/D' 
(3.6) 

Donde: 

N¡ : Número ponderado de interrupciones por las cuales es 

responsable el suministrador "i", con un decimal de 

aproximación. 

Di : Duración total ponderado de interrupciones por las 

cuales es responsable el suministrador "i'\ con dos decimales 

de aproximación. 

N, D : Son los indicadores de calidad del suministro en el 

punto de compra-venta correspondiente, en el semestre de 

control. 

N', D' : ·son las tolerancias de los indicadores de calidad de 

suministro para el nivel de tensión del punto de compra-venta 

correspondiente. 

E : Es el factor definido mediante la formula (3.3) 

Las compensaciones por interrupciones originadas por la actuación de 

los relevadores de protección por mínima frecuencia se calculan por 

línea o alimentador, según la siguiente formula, las mismas que se 

distribuyen proporcionalmente entre todos los clientes afectados, de 
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acuerdo a su consumo de energía registrado durante el semestre 

correspondiente. 

Compensaciones por Rechazo de Carga = e x E r x ENS f (3 · 7)

Donde: 

e : Es la compensación unitaria ya establecida en este 

mismo numeral. 

Er : Es el factor de proporcionalidad que está definido en 

función del Número de Interrupciones por Rechazo de Carga 

por Mínima Frecuencia CNRcF) y la Duración Total ( expresada 

en horas) de Interrupciones por Rechazo de Carga por Mínima 

Frecuencia (DRcF=Idk) evaluado para una línea o alimentador 

durante el semestre de control, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 3.1 

NRcF E¡ -

1::;;NRcF::;;2 1 

2<NRCF 1 +(NRcF-2)/4+(DRcF-0.15)/0.15 (*) 

Ef, Se calcula con dos (2) decimales de aproXl.illactóo. 

(*) El tercer término de esta expresión será considerado para evaluar 

Er, solamente si su valor individual resulta positivo. 
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NRcF Y DRcF, se evalúan para cada línea o alimentador de los datos 

obtenidos del sistema SCADA. 

ENSr: Es la Energía Teóricamente No Suministrada durante el ' 

semestre, por la línea o alimentador determinado, por causa de las 

Interrupciones por Rechazo de Carga por Mínima Frecuencia, 

expresada en k Wh y se calcula de la siguiente manera: 

ENSf = L (ENSf ,k) 

Tal que: 

Donde: 

(3.8) 

(3.9) 

ENSr,k: Es la Energía Teóricamente No Suministrada por la línea o 

alimentador determinado, durante la duración individual ( dk) de cada 

. interrupción por rechazo de carga, expresada en k Wh. 

Pk : Es la potencia suministrada por la línea o alimentador en el 

momento en que se produjo la interrupción por rechazo de carga y 

debe ser proporcionada por el sistema SCADA .. 

dk : Es la duración individual de la interrupción por rechazo de 

carga en la línea o alimentador determinado. 
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Los sub-índices: 

"k" R : epresenta a cada interrupción por rechazo de carga. 

"i" : Representa a cada línea o alimentador afectado con 

interrupción por el rechazo de carga, atendidos desde un 

mismo punto de compra-venta de energía. 

ENSTf,k : Es la Energía No Suministrada Total por 

Rechazo de Carga, evaluada en el punto de compra-venta de 

energía como la comparación del diagrama de carga del día de 

la interrupción por rechazo de carga con el diagrama de carga 

típico correspondiente. 

Toda cadena de pago se. iniciará cuando se haya transgredido las 

tolerancias de los indicadores de calidad del suministro que la Norma 

establece para. el cliente final, durante el semestre de control, sin 

postergar ni condicionar la obligación de este pago a que hagan 

efectivas las compensaciones que, en su caso, deban efectuar Terceros 

como responsables de dichas interrupciones. 

3.3.1.9 Control.- Se evalúa la calidad de suministro para todo punto de entrega, 

debiendo registrarse en la correspondiente base de datos, toda falta de 

fluido eléctrico, cuya causa es conocida o desconocida por el Cliente y 

prngramada o no por el Suministrador. La duración se calcula desde el 

momento de la interrupción hasta el restablecimiento del suministro de 
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manera estable. Las compensac10nes se calculan, en todos los casos 

para cada Cliente. 

3.3.1.1 O La determinación del Número de Interrupciones (N) y la Duración 

Total Ponderada de Interrupciones (D) por cliente se lleva a cabo: 

a) Para todos los puntos de suministro a clientes en muy alta y

alta tensión.

b) Para todos los puntos de suministro a clientes en media tensión

en función de los alimentadores o secciones de alimentadores a

los que están conectados�

c) Para todos los puntos de suministro a clientes en baja tensión

en función de los alimentadores o secciones de alimentadores a

los que están conectados. En este caso, el control se lleva a

cabo por fase.

Los equipos necesarios para llevar a cabo automáticamente las

mediciones a que se hacen referencia en el punto a) se

implementan durante la Etapa 1.

Para las mediciones a que se hace referencia en los puntos en 

los puntos b) y c ), donde no existan o en tanto no se hayan 

instalado equipos que permitan identificar claramente el inicio 

y final de las interrupciones, su detección se lleva a cabo: i) A 
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través del registro de llamadas telefónicas de clientes

afectados; y/o, ii) A través de la revisión de los re!:?:istros de
::, 

parámetros de la calidad de producto; y/o, iii) A través de 

análisis de cualquier otro registro del cliente o suministrador 

que permita detectarlas inequívocamente. 

Los suministradores y clientes proveen a la · autoridad, a 

requerimiento de ésta, la información sustentatoria para cada 

caso. 

J.3.1.11 Las interrupciones que ocurren· err un ramal o sección de la línea en

media o baja tensión son registrados del siguiente modo: 

a) Si la interrupción fue producida por el Suministrador, se registra la

hora de inicio de las maniobras de desconexión.

b) Si la interrupción fue imprevista, se adopta como hora de irricio: i) El

momento en que se produjo la primera llamada telefónica de un

cliente perjudicado con la interrupción; ii) El momento en que el

Suministrador toma conocimiento del hecho; o iii) El momento en que

realmente se produjo, si queda manifiestamente probado. De las tres

alternativas, la que determine el inicio de la interrupción primero en el

tiempo.
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En todos los casos, se considera como hora final de la interrupción, 

aquella en que se restableció el suministro de manera estable. 

El suministrador está obligado a identificar y a compensar a todo el 

cliente perjudicados con la interrupción. 

3.3.2. Obligaciones del Suministrador 

3.3.2.1 Adquirir todos los equipos de medición o registro necesarios y realizar 

los trabajos de instalación y/o montaje que' serequieran, de conformidad 

con el inciso a) del numeral 3.2.1 de la Norma. Esto consta 

esencialmente de eqmpos que permitan medir y registrar 

confiablemente el Número y la Duración de las interrupciones de 

servicio en toda la red bajo su responsabilidad, de acuerdo a los 

requerimientos de la Norma. 

3.3.2.2 Diseñar e implementar los esquemas, procedimientos y/o m�canismos 

necesarios para la recolección de información, la evaluación de 

indicadores y la transferencia de información requerida a la Autoridad. 

3.3.2.3 Tomar las mediciones de los parárr.etros de la Calidad de Suministro en 

todos los puntos en los que- están obligados a haeerlo, y en aquellos 

otros dispuestos expresamente por la Autoridad. 
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3.3.2.4 Llevar un registro histórico de los valores medidos de cada parámetro 

para todos los puntos de entrega a sus Clientes, correspondientes a por 

lo menos los cinco (5) últimos años. 

3.3.2.5 Implementar y mantener actualizadas la base de datos con toda la 

información que se obtenga de las mediciones descritas. Éstas incluyen 

las siguientes dos bases que deben estar permanentemente actualizadas. 

a) La primera debe permitir discriminar claramente los componentes

de la red asociados a la alimentación eléctrica de cada Cliente,

consignando por lo menos la siguiente información:

L Identificación del Cliente (Número de Suministro) 

u. Alimentador de BT y ramal al que esta conectado

m. Subestación de dístribución MT/BT

1v. Alimentador de MT 

v. Centro de transformación AT/MT

vi. Red de AT

b) La segunda debe contener la información referida a cada una de las

interrupciones que ocurran en la red eléctrica bajo su

responsabilidad; consignando por lo menos la siguiente

información:
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1. Fecha y hora de inicio de cada interrupción;

11. Ubicación e identificación de la parte del sistema eléctrico

afectado por cada interrupción (Ejm.: Fase, ramal,

alimentador, subestación MT/BT, alimentador MT, centro de 

transformación AT/MT, red de AT, etc.); 

m. Identificación de la causa de cada interrupción;

1v. Relación de equipos que han quedado fuera de servicio por cada 

interrupción, indicando su respectiva potencia nominal; 

v. Número de Clientes afectados por cada interrupción;.

v1. Número total de Clientes del Suministrador, por tipo, de acuerdo 

a la información estadística más reciente disponible; 

v11. Fecha y hora de finalización de cada interrupción; 

La interrelación de la información de esta base de datos, debe poder 

identificar claramente a todos los Clientes afectados por cada 

interrupción que ocurra en el sistema eléctrico. 

3.3.2.6 Efectuar los cálculos de los indicadores de calidad y, de ser el caso, de 

las compensaciones respectivas para todos los Clientes afectados, sin 

necesidad de solicitud de parte. 

3.3.2�7 Dentro de los primeros veinte (20) días calendario de cada semestre, 

entregar a la Autoridad, la siguiente información: 
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1. Resumen de los indicadores de calidad calculados·
'

11. Resúmenes de las compensaciones a ser pagadas con montos

totalizados.

111. Calculo detallado de las compensaciones evaluadas para un

Cliente elegido aleatoriamente por el Suministrador, entre todos

los afectados con mala calidad de suministro, donde se muestre

paso a paso, la aplicación de los métodos utilizados y la exactitud

de los medios informáticos empleados para el cálculo de las

compensac10nes.

Además, dentro de los primeros veinte (20) días calendario de cada 

mes, entregar a al Autoridad registros de las interrupciones en medio 

magnético. 

3.3.2.8 Compensar a sus Clientes afectados por la deficiente Calidad de 

Suministro, en la facturación del mes siguiente de concluido el Periodo 

de Control semestral. Estas compensaciones se deben realizar sin 

necesidad de previa solicitud de los Clientes, y no puede postergarse ni 

condicionarse la obligación de compensar a que se hagan efectivas las 

compensaciones que, en su caso, deben efectuar Terceros al 

Suministrador. Al realizar la compensación, el Suministrador debe 

adjuntar al Cliente, un detalle con el número de interrupciones y la 
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duración de cada una de aquellas consideradas para la compensación. 

Esto se hace en factura o en nota adjunta. 

3.3.2.9 Entregar a la Autoridad, la información adicional relacionada con la 

Calidad de Suministro que ésta requiera. 

3.3.2.10 Permitir el acceso a la Autoridad, o representantes de ésta, a 

presenciar cualquier actividad relacionada con la instalación o retiro de 

equipos, mediciones, captura, procesamiento de información, etc., 

relacionados con el control de la calidad. 

3.3.2.11 Informar sobre las obligaciones de sí mismo, como Suministrador, a 

todos sus Clientes en nota adjunta a las facturas correspondientes a los 

meses de enero y julio de cada año. 

3.3.3 Facultades de la Autoridad 

3.3.3.1 Llevar a cabo mediciones de verificación, en los lugares y casos que 

considere conveniente. 

3.3.3.2 Presenciar la instalación, retiro y/o reinstalación de equipos de medición 

o registro.
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3.3.3.3 Recabar in situ, copia de la información obtenida de los eqmpos de 

medición o registro del Suministrador. 

3.3.3.4 Verificar los registros cruzando información. 

3.3.3.5 Verificar los indicadores de calidad obtenidos por el suministrador. 

3.3.3.6 Verificar el cálculo de las compensaciones. 

3.3.3. 7 Solicitar, en cualquier momento, información relacionada con la calidad 

de Suministro y esta Norma. 

3.3.4 Disposiciones finales 

3.3.4.1 Décimo Tercera.- Las interrupciones originadas por la actuación de los 

relevadores de protección por mínima frecuencia, cuyo ajuste ha sido 

establecido por los Comités de Operación Económico del Sistema 

(COES) son atribuibles al generador. El COES determinará al miembro 

responsable de estas interrupciones por rechazo de carga por mínima 

frecuencia, aplicando lo establecido en el numeral 3.2.2 de la Norma. 



CAPITULO 4 

DESCRIPCIÓN DE TEORIAS- DE CONFIABILIDAD 

4-.1 Método de-Monte Cario 

El método de Monte Carlo consiste en la simulación de un número considerable de 

situaciones, generadas en forma aleatoria, donde los valores de los índices de 

confiabilidad corresponden a los valores de los momentos de las distribuciones de 

probabilidad. 

Reconoce la naturaleza aleatoria de la carga y de la salida de generadores y líneas en 

el sistema. De este método existen dos versiones: 
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4.1.1 Método de l\tlonte Carlo Secuencial: Simula cronolóaicamente cada
b 

hora del año y el estado actual depende de los estados anteriores. (sistema 

con memoria). 

4.1.2 Método de Monte Cario no Secuencial: Simula cronológicamente todas 

las horas del año y el estado actual no depende de los estados anteriores. 

( sistema sin memoria). 

El Método de Monte Carlo se utiliza para sistemas en que las fallas dominantes son 

las de generación� La ventaja principal de este método es la facilidad que ofrece de 

poder tener en· cuenta cualquier variable aleatoria, cualquier contingencia y la 

posibilidad de adoptar políticas de operación similares a. las reales. Sin embargo, por 

ser un método de simulación estocástica, es la de menor preferencia. 

4.2 Método de Markov 

La mayoría de los métodos analíticos están basados en los procesos continuos de 

markov, por lo tanto se presenta a continuación un breve resumen de los conceptos 

más importantes relacionados con esta técnica. 

Una red eléctrica, ya sea de distribución o transmisión, se considera como un sistema 

reparable, es. decir, que al fallar un elemento, este es reemplazado o reparado, 

dependiendo de la naturaleza de elemento; de esta manera se restablece la condición 
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de operación normal del sistema, o parte de la red afectada. Así, entonces el sistema 

es continuo en el tiempo, con estados discretos finitos, ajustándose muy bien a una 

representación por medio de procesos continuos de markov. 

A manera de ejemplo, considérese un sistema compuesto por dos elementos ( dos 

alimentadores o dos líneas de transmisión). Suponiendo que cada uno de los 

elementos puede estar operando o en falla (dos estados posibles), se presenta en la 

figura 4.1 el '"espacio de estados", donde las transiciones de un estado a otro se logra 

cambiando el estado de un elemento a la vez. 

El espacio de. estados en general es independiente de la forma de conexión de los 

elementos que componen el sistema en estudio. 

1 ON 1 ON 

2 ON 2 OFF 

µ.2 

1 µ¡ A¡ 
1 

µ 

' A. 2
1 

Lillt] 1 OFF 

1 2 ON 2 OFF 

Figura 4.1 Diagrama de espacios de estado para un Sistema de dos elementos 

En la figura 4.1, A¡ es la tasa de falla del componente "i" y se expresa en fallas/unidad 

de tiempo; µ¡ es la tasa de reparación_ Expresada en horas· 1 .
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Previo a efectuar cualquier análisis, debe formularse un criterio de éxito para el 

sistema. Para tal efecto, es necesario definir las condiciones de trabajo de los 

elementos y sus características generales. Si como criterio de éxito se considera 

solamente la continuidad de servicio y, suponiendo líneas con capacidad suficiente 

como para soportar toda la carga ( condición denominada redundancia completa de 

elementos), entonces los estados que implican una falla del sistema dependerán de la 

forma de conexión de estos. 

Si las· líneas se conectan en paralelo, el estado '"fallas del sistema" se alcanza cuando 

los dos elementos están fallados , mientras que si la conexión es serie, el estado "falla 

del sistema:'· se alcanza con la falla de cualquiera de los dos elementos en falla. 

También es posible considerar situaciones más reales, como por ejemplo el caso de 

sobrecargas. Si" las líneas se conectan en paralelo y no son capaces de soportar toda la 

carga, entonces habrá situaciones de conflicto cuando una de ellas salga fuera de 

servicio. Si la existencia de tal estado significa desprender parte de la carga para 

evitar una falla mayor, entonces para los puntos afectados deberá considerárseles 

también en el conteo de estados de falla. Es necesario notar que el método de markov 

permite obtener, con una excelente precisión, la probabilidad que el sistema resida en 

cualquiera de sus estados posibles. 

A pesar de esta buena característica,. resulta un método poco atractivo, debido a que 

la cantidad de estados posibles en un sistema crece dramáticamente a medida que 
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aumenta el número de elementos que lo componen. Si la modelación de componentes 

considera sólo dos estados para cada uno de ellos (falla y operación), el diagrama de 

espacios de estado contiene 2
n 

estados posibles. Es decir, un sistema modelado con 

20 elementos tiene 1 048 576 estados, de manera que la dificultad de análisis es 

obvia_ Por otro lado, modelos que tratan de reflejar con mayor fidelidad el 

comportamiento y operación real de los distintos elementos de un sistema eléctrico 

consideran más de dos estados posibles del sistema. 

43 Método de Frecuencia v Duración 

La_ idea. central de la evaluación de confiabilidad en una red eléctrica es disponer de

información cuantitativa, que refleje el comportamiento, en este caso de las redes de 

distribución eléctrica; la técnica de markov es perfectamente adecuada para 

determinar la probabilidad de estado y disponibilidad, sin embargo respecto a otros 

parámetros de confiabilidad tales como la frecuencia de encontrarse en un estado 

determinado y la duración promedio de residencia en dicho estado nos entregarían 

mucha más información que una simple probabilidad_ En el caso de un consumidor 

que desee conectarse a la red de distribución eléctrica, lo más probable es que esté 

interesado en conocer la cantidad de veces que quedará sin suministro de energía 

eléctrica y la duración de los mismos; la técnica de frecuencia y duración pretende 

encontrar relaciones para contestar estas interrogantes. 
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La figura 4.2 representa el proceso operación-falla-reparación-operación de un 

elemento; claramente, la frecuencia de este ciclo es f = 1/T. Luego, aplicando una 

definición simple de probabilidad, se tiene que la probabilidad de que un elemento 

este en operación esta dada por la relación: 

Pr_oP) = m/(m + r) 

Donde:-

m = 1/l = tiempo promedio de operación

r = 1/µ = tiempo promedio de reparación 

Estado 

Operación 

Falla 
1 

Reparación 

m r 

(4.1) 

Operación 

Tiempo 

Figura 4.2 Representación del ciclo operación-falla-reparación-operación 
de un componente 

Como T =m +r 

�oP) = 
m/T = 1/ lT= f / A (4.2) 
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De aquí obtenemos: 

(4.3) 

Es decir, la frecuencia de encuentro en un estado determinado está dada por la 

probabilidad de encontrarse en dicho estado, por la tasa de partida desde dicho 

estado. La aplicación de esta técnica para sistemas de cualquier tamaño puede 

resumirse en lo siguiente: 

4.3.1 Evaluar las probabilidades límites del estado 

4.3".2 Evaluar la frecuencia de. encuentro err un estado 

· '4.3.3 Evaluar la duración media de cada estado

La duración media de residencia en cada estado de los estados acumulados se obtiene 

mediante la expresión: 

Probalidad acumulada para el estado ¡
m = 

e :frecuencia de encuentro en el estado
¡

(4.4) 
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4.4 Método de Cortes Mínimos 

Una metodología muy utilizada en los procesos de evaluación de la confiabilidad de 

redes eléctricas es la aplicación de los conjuntos de corte y se utiliza principalmente 

para determinar los índices de confiabilidad de frecuencia y duración de fallas. 

Utilizando como criterio el éxito la continuidad de serv1c10 para los puntos de 

interés, se dice que un sistema esta conectado si existe un camino entre la fuente y 

cada uno de los elementos que componen dicho sistema. La salida de los elementos 

que pertenecen al conjunto de· corte mínimo produce la. separación del sistema en dos 

subsistemas conectados, uno que· contiene las entradas (fuentes) y otro que· contiene 

el punto en estudio (normalmente este punto corresponde a un nudo de carga). 

El método de los conjuntos de corte:,. en esencia hace una representación sene

paralelo de. la red bajo estudio, el que puede tener cualquier configuración. Un 

conjunto de cortes es un grupo de elementos que al ser retirados del sistema, produce 

su partición. Se dice que un corte es mínimo cuando no tiene un subconjunto que 

pueda producir el mismo efecto sobre el sistema. 

El método de conjuntos de corte es una aproximación generalmente válida, 

atendiendo a la alta disponibilidad normalmente asociada a los componentes de un 

sistema eléctrico de potencia. Si fallan todos los elementos de un conjunto o grupo de 

corte, el sistema fallará,. sin importar los estados del resto del sistema. Un sistema 
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puede tener un gran número de conjuntos de corte y un componente en particular 

pertenecer a mas de uno de ellos. 

A manera de ejemplo, considérese el sistema de la figura 4.3, que consiste en una red 

eléctrica enmallada compuesta por 6 elementos, la entrada E y la salida S. Existen 

varios conjuntos de corte mínimo con la propiedad de "interrumpir" la continuidad 

del sistema, conjunto de elementos que se muestran en la tabla 4.1. 

2 5 

E ---+--------1 

3 6 

Figura 4.3 Red eléctrica enmallada 

Tabla 4.1 Conjunto de cortes mínimos para la red de la figura 4.3 

Conjunto Elementos 

1 1 

2 2-3

3 5-6

4- 2-4-6

5 3 -4- 5 
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En el grupo de corte, los elementos deben conectarse en paralelo, ya que la falla se 

produce cuando todos esos elementos salen de la red; los cortes a su vez, deben 

conectarse en serie, ya que la ocurrencia de cualquiera de ellos asegura la 

desconexión del sistema. 

7 
L 

� 

¡�-1 1 

� 3 µ 

,-fsl 

� 

� 1 
3 ,7 

17 I ' 

t 
., 

4 
1 ! 
,-,-

5 � 

Figura-4.4 Conjunto de cortes mínimos para la red de la figura 4.3 

Por lo tanto, el paso inicial en el análisis de cualquier sistema es la determinación de 

los conjuntos de corte rrúnimo para el punto de carga en consideración, para luego 

analizar las contribuciones de cada corte mínimo a los índices de confiabilidad del 

punto de carga en cuestión, empleando para ello ecuaciones que dependen de la 

naturaleza del·evento que produce la falla. 
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4.5 Método de Modos de falla v Análisis de Efecto {FMEA) 

Técnica que consiste en la determinación de los modos comunes de falla y análisis de 

efectos, en donde se pretende reflejar con mayor realismo el comportamiento de un 

sistema eléctrico. Su implementación va acompañada de la determinación de 

conjuntos de corte núnimos. Esta técnica es particularmente adecuada para modelar 

fallas que involucran la acción de los dispositivos de protección. 

Como ya se ha establecido, el modelo del sistema para evaluación de· confiabilidad 

considera contingencias simples y dobles,. dado que es altamente improbable que 

ocurran en forma simultánea fallas en tres o más elementos a la vez. No obstante un 

determinado tipo de falla puede inducir a la desconexión de otros elementos, 

produciendo la caída de servicio en un. punto de- carga. Este es el tipo de situaciones 

que se pretende reflejar al estudiar los efectos de· las distintas formas de. falla de los 

componentes de una red eléctrica. 

También es posible considerar sobrecargas y violación de límites de voltaje, al 

simular contingencias que no forman conjuntos de corte, es decir, la salida de una 

línea o alimentador parcialmente redundante, que no necesariamente produce la 

desconexión de alguna zona del sistema, pero que podría sobrecargar algún otro 

elemento. De esta manera, aparte de los estados determinados por los conjuntos de 

corte, se agregan como falla aquellos que producen sobrecargas, si dicha condición 

permanece algún tiempo superior a los ajustes de los dispositivos �e protección. 



CAPITULO 5 

METODOLOGÍA PARA EV ALUACION DE CONFIABILIDAD 

En el capítulo anterior se describen métodos de evaluación de confiabilidad; ahora 

bien�- se hace necesario elegir uno de ellos, para desarrollar el modelamiento de 

confiabilidad_ Se considera la técnica de los modos de falla y análisis de efecto, 

como la más adecuada; esta técnica se basa en la teoría de los procesos continuos de 

Markov, aplicando técnicas aproximadas de frecuencia y duración, y utilizando la 

teoría de. los sistemas serie. Pero, dado que la base de datos de interrupciones con que 

se dispone y en la mayoría de las empresas de. distribución, registran sólo la hora de 

inicio y de fin para cada interrupción, sin mayor detalle de lo que ocurre al interior de 

este periodo, la mejor alternativa recae sobre el método de cortes mínimos, el cual 

es seleccionado en el presente estudio para realizar el modelamiento. 
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5.1 Sistemas Serie 

Los sistemas de distribución eléctricos están compuestos por unos elementos que 

están en serie desde el punto de vista de confiabilidad. Es decir todos los elementos 

deben estar en estado disponible para que el sistema también lo esté. Lo que se busca 

es conseguir representar el conjunto de los elementos que componen el sistema por 

un único sistema con sus dos estados y sus tasas de transición de un estado a otro 

como se muestra en la figura 5 .1. Esto se consigue aplicando las técnicas de los 

sistemas serie de confiabilidad [Billinton 92]. Para poder aplicar esta técnica,_ los 

componentes deben ser independientes,. lo que· quiere decir que no puede haber 

modos de falla común . 

-1 A,, µ,! ,-----
�--� 

A.,µ. � 

Figura 5 .1 Sistema serie de "n" componentes. 
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5.2 Definición de zonas en sistemas de distribución en MT 

A continuación se definen las zonas y sub zonas que componen los sistemas radiales 

de distribución eléctrica, los cuales básicamente se encuentran divididos por los 

elementos de protección y maniobra. 

SET 

! 
1 

_,.,, i �.,. 

1 ¡ Zona 3 

/ - ........ ' / 

Zona l.2 
-------

I ' \/ ' 

t 
- �

º

� �
o 

- - --- - ���,· � - -- -
:::::;¡-_-_-_

-.1--
_
-_------;_\ ', - - , f\ . ..__-_-_-_-_-_-_-_-_,-/ -,vi 

,,,�,- - - - - - -
I 

/ j · · Zona Ll 
/ 

·�.
1

Zona 2 

,_,.· 

: Interruptor 

: Seccionador 

: Fusible 

i 
Zona4 i 

\ 
\ 

-� 

Figura 5.2 Sistema eléctrico dividido en zonas y subzonas. 

5.2.1 Zona: 

Una zona esta delimitada por los dispositivos de protección eléctrica que 

actúan automáticamente bajo carga (Interruptores, Reconectadores o 

fusibles). 

Ejemplo: Zonas 1, 2, 3 y 4. 
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5.2.2 Sub Zona: 

Una sub zona esta delimitada por los dispositivos de protección eléctrica 

que actúan automáticamente bajo carga (Interruptores, reconectadores o 

fusibles) y dispositivos de Seccionalización para realizar maniobras. 

Ejemplo: La zona 1 esta comprendida de 3 sub zonas; sub zona 1.0, sub 

zona 1.1 y sub zona 1.2. 

5.2.3 Tiempo de Restablecimiento:. 

Una falla permanente dentro de una zona o sub zona ( de la zona) es 

resuelta por el dispositivo de protección de la zona o sub zona. El tiempo 

de restablecimiento para la zona fallada. es el tiempo que toma reparar la 

falla (r). Sin embargo, algunas cargas pueden ser restauradas rápidamente 

aislando la falla. y haciendo la maniobra apropiada. El tiempo de 

restablecimiento de parte_ del alimentador que puede ser restituido es el 

mínimo (r, t), donde "t" es el tiempo empleado para realizar la maniobra. 

5.2.3.1 Falla en la zona 2 . .:. 

El fusible de la zona 2 opera causando interrupción a los clientes 

atendidos por el alimentador de esta zona. El tiempo de restablecimiento 

para la zona 2; es el tiempo de reparación (r). 
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5.2.3.2 Falla en la zona 1.1.-

El interruptor principal opera causando interrupción a los clientes de 

todos los alimentadores. El tiempo de restablecimiento para la zona 1.1; 

es el tiempo de reparación (r). Mientras que mediante la maniobra 

adecuada en el seccionador aguas debajo de la sub zona 1.0 se aisla la 

falla, restableciéndose el servicio para la zona 2 y sub zona 1.0 luego 

del tiempo "t", donde: "t" es el tiempo empleado para realizar la 

maniobra. 

5.2.3.3" Falla en la zona LO.-

El interruptor principal opera causando interrupción a los clientes de 

todos los alimentadores, el tiempo de restablecimiento es el tiempo "r" 

que se demora en realizar la reparación. 

5.3 Control de los Tiempos Intermedios de la Interrupción 

El control de tiempos consiste en desagregar los tiempos empleados por las 

diferentes cuadrillas que intervienen en la reposición del servicio. Se consideran dos 

situaciones en función a la configuración de la red: 
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5.3.1 Interrupciones en Redes Radiales sin Traslado de Caroa
o 

Este caso corresponde a una red radial sin enlaces laterales que pennitan 

el traslado de carga en forma total o parcial. Ante este tipo de 

interrupciones se tienen los siguientes períodos: La "Duración de 

desplazamiento" al lugar de la interrupción para aislamiento de la falla 

conjuntamente con la "Duración de Reparación" y "Duración de 

Normalización". 

La "Duración de. Desplazamiento''" se inicia con la comunicación desde el 

Centro de Control al grupo de emergencias y termina con la llegada al 

lugar de la falla. La "Duración de Reparación" se inicia con el aislamiento 

de la falla y tennina con la culminación de los trabajos de reparación a 

cargo de la cuadrilla de reparaciones. 

La "Duración de Normalización" se m1cia con la conformidad de la 

reparación efectuada y culmina cuando la cuadrilla de emergencia repone 

o normaliza el servicio.

En la siguiente figura se grafica el procedimiento descrito: 



Estado 

...: 
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DM ,

T LL TNi T Nf Tiempo 

Figura 5.3 Representación de Interrupción sin traslado de carga 

Donde: 

To 
Tr 
TLL 
TNi 

TNr 
D1 
De 
Do 

: Hora de inicio de la interrupción 

: Hora de reporte de la interrupción 

: Hora llegada de la cuadrilla /inicio reparación 

: Hora de inicio de la normalización del serv1c10 / fin 

reparación 
: Hora de reposición del servicio o fin de la reposición. 

: Duración de la Interrupción. 
: Tiempo empleado para conocimiento de la falla 
: Tiempo empleado en el desplazamiento de cuadrillas que 

comprende los tiempos de preparación para obtener recursos e 
iniciar localización de falla (Dp) así como el tiempo de 
traslado y localización (DL)-

DM : Tiempo de maniobras para aislamiento de la zona de falla_ 

DR : Tiempo de la Reparación. 
DN : Tiempo de normalización del servicio ó tiempo de maniobra 

para restablecer configuración original. 

La duración de la interrupción es por tanto la suma de todos los períodos: 

(5.1) 
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5.3.2 Interrupciones en Redes Radiales con Traslado de Carga 

Este caso corresponde a una red que cuenta con enlaces laterales que 

permiten el traslado de carga en forma total o parcial. Ante este tipo de 

interrupciones se tendrían los siguientes períodos. "Duración de 

desplazamiento" de la cuadrilla de emergencias al lugar de la interrupción 

para aislamiento de la falla. "Duración de Maniobras o Switching" que 

corresponde al traslado de cargas de forma parcial o total mediante los 

enlaces laterales de los alimentadores vecinos. 

"Duración de Reparación" 

"Duración de Normalización". 

En la siguiente figura se grafica el procedimiento descrito: 

Estado 

L_ ___ _L__j_ _____ _J__ _ __JLL-----------:::--�-----
TNi TNr Tiempo 

Figura 5 .4 Representación de una Intei¡upción con traslado de carga
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Donde: 

To : Hora de inicio de la interrupción 

T 1 : Hora de reporte interrupción 

T LL : Hora llegada de la cuadrilla /inicio de maniobras de traslado 
de carga o switching 

T R : Hora de reposición parcial del servicio o inicio de reparación. 

T Ni : Hora de fin reparación /inicio de normalización total. 

T Nf : Hora de fin de normalización o reposición total. 

D2 : Duración de la Interrupción. 

De : Tiempo empleado para conocimiento de la falla 
Do : Tiempo empleado en el desplazamiento de cuadrillas que 

comprende los tiempos de preparación para obtener recursos e 
iniciar localización de falla (Dp) así como el tiempo de traslado 
y localización (DL), 

DM : Tiempo de maniobras para aislamiento de la zona de falla_ 

DT : Tiempo de maniobras para transferencia de carga. 

DR : Duración del trabajo de reparación de avería. 

DN : Tiempo de Normalización- del servicio ó tiempo de maniobra 
para restablecer configuración original. 

Por tanto la duración de la interrupción a los usuarios que pueden ser 

atendidos por alimentadores alternos será: 

(5.2) 

Para el grupo de carga y usuarios que quedan supeditados a la reparación 

de la falla, además se suman la duración de la reparación y la Duración de 

la Normalización total del servicio, para lo cual la duración de la 

interrupción esta dad por la relación ( 5 .1 ). 
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Para efectos de la NTCSE el tiempo de normalización � debe ser menor 

de 3 minutos, para que no se contabilice como una nueva interrupción la 

maniobra de restablecer la configuración original para los clientes que 

fueron atendidos por el alimentador alterno. 

5.4 Índices básicos de confiabilidad 

Los índices básicos de confiabilidad han sido definidos en el acápite 2.9, a 

continuación, además de su descripción se muestra la relación de cálculo para cada 

índice: 

5.4.1 Tasa de falla ( ).. ) .- Es el valor promedio dentro de un período de tiempo 

especificado (semestre, año, etc.), de las interrupciones registradas como 

imprevistas propias del sistema y que corresponden a fallas de los 

componentes de las instalaciones eléctricas. Ej. En red aérea Int/km-año. 

[Número Interrupciones 1omponente 
),_,--=---=---�---�--

[Metrado komponente 

5.4.1.1 Tasa de fallas de red Aérea/ Subterránea.-

¿NRDP 
A. RDP ==

--
LRDP 

(5.3) 
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5.4.1.2 Tasa de falla de Equipo de Protección y Maniobra.-

(5.4) 

Donde: 

A : Tasa de falla 
N : Frecuencia de fallas 
L : Longitud de red en análisis (aérea o subterránea). 
N : Cantidad de elementos de protección. 

5.4.2 Tasa de Reposición ( r ).- Es el valor promedio del tiempo, en que se 

reestablece el servicio luego de producida una interrupción imprevista, 

programada o no programada. Se mide en horas / interrupción y se calcula 

para un periodo,determinado (semestre, año, etc). 

[Duración Interrumpciones ]Componente
r= 

[ Numero Interrupciones ]componente

5.4.2.1 Tasa de reposición de red Aérea/ Subterránea .-

¿DRDP 
rRDP =

¿NRDP 
(5.5) 
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5.4.2.2 Tasa de reposición de Equipo de Protección y Maniobra.-

r = ¿DP&M 
P&M � N 

Donde: 

L.,. P&M 

r : Tasa de reposición 

D : Duración de interrupción. 

N : Frecuencia de fallas 

(5.6) 

5.4.3 In disponibilidad del sistema ( U) .- Es la parte de tiempo sobre un 

periodo concreto que el sistema estará indisponible� Se mide en h/año y se 

calcula para un periodo determinado (semestre, año, etc). 

Donde: 

U : Indisponibilidad 

A : Tasa de falla_ 

r : Tasa de reposición. 

(5.7) 
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5.5 Índices adicionales de confiabilidad orientados a clientes v cargas del

sistema 

Adicionalmente a los índices mencionados se tiene índices referidos al número de 

clientes y a la energía dejada de suministrar, las cuales se definen a continuación: 

5.5.1 Índice Promedio de Frecuencia de Interrupciones del Sistema

(SAIFI).- Define el número promedio de veces que el servicio de un 

cliente es interrumpido durante un año_ 

Número Total de Clientes Interrumpidos 
SAIFI=------------=---

Número Total de Clientes Servidos 

""l-N-
SAIFI = L. 1 .1 

¿N
¡

(5.8) 

5.5.2 Índice Promedio de Duración de Interrupciones del Sistema (SAIDI)

Define el promedio de la duración de interrupciones de servicio de un 

cliente durante un año. 

Duración Total de Clientes Interrumpidos 
SAIDI = 

c1· S .d Número Total de 1entes erv1 os 

""U-N-
SAIDI = L. 1 1 

¿N
¡

(5.9) 
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5.5.3 Índice Promedio de Frecuencia de Interrupciones por Cliente 

(CAIFI) Define el número promedio de interrupciones por clientes 

interrumpidos por año. 

CAIFI = Número Total de Clientes Interrumpidos

Número Total de Clientes Afectados 

°"'l N.
CAIFI= ¿ 

¡ 

N afectados 

(5.10) 

5.5.4 Índice Promedio de Duración de Interrupciones por Cliente (CAIDI) 

Define el promedio de duración de interrupciones para aquellos clientes 

interrumpidos durante un año. 

CAIDI = Duración Total de Clientes Interrumpidos

Número Total de Clientes Afectados 

�U-N. 
CAIDI= ¿ 1 1 

�l-N. ¿ 1 1 

(5.11) 

5�5.5 Índice Promedio de Disponibilidad del Servicio (ASAI) Define la 

razón del número total de horas que el cliente tuvo disponible el servicio 

durante un año a las horas totales demandadas por el cliente, las cuales 

son 24 horas pordía; las cuales en 365 días serian 8760 horas por año. 

Horas de Disponibilidad del Servicio a Clientes ASAl= ...:....:._---=------------
Horas Demandadas por los Clientes, 
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ASAI= 
¿ N¡x8760 - ¿U¡ N¡ 

¿N¡x8760
(5.12) 

5.5.6 Índice Promedio de lndisponibilidad del Servicio (ASUI) Define la 

razón del número total de horas que el cliente no tuvo disponible el 

servicio durante un año a las horas totales demandadas por el cliente, las 

cuales son 24 horas por día; las cuales en 365 días serian 8760 horas por 

año. 

ASUI = Horas de Indisponibilidad del Servicio a Clientes
Horas Demandadas por los Clientes 

'°'U- N . 
ASUI = 1 - ASAI = Li 1 1 

¿N¡x8760

(5.13) 

5.5.7 Energía no suministrada (ENS) Se refiere a la energía que se deja de 

suministrar a los clientes, por fallas en el sistema, ya sean propios del 

sistema, por condiciones ambientales extremas o la acción de terceros. 

(5.14) 

5.5.8 Promedio de energía no suministrada (AENS) Se refiere al promedio 

de energía por usuario que se deja de suministrar a los clientes, por fallas 

en el sistema,_ ya sean propias del sistema, por condiciones ambientales 

extremas o la acción de terceros. 
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(5.15) 

5.5.9 Índice Promedio de clientes no suministrados (ACCI) Se refiere al 

promedio de energía por usuario que se deja de suministrar sólo a los 

clientes afectados por fallas en el sistema, ya sean propias del sistema, por 

condiciones ambientales extremas o la acción de terceros. 

�L xN-
ACCI = L. ª 

L N afectados

Donde: 

A : Tasa de falla 
N : Clientes intenumpidos. 
Nafectados : Clientes afectados 
U . : Indisponibilidad. 
La : Energía media no suministrada. 

5.6 Modelamiento según método de Cortes Mínimos 

(5.16) 

Para realizar el modelarniento mediante el método de cortes mínimos, tornaremos 

como referencia el sistema eléctrico mostrada en la figura 5 .1, a partir del cual se 

obtiene el esquema equivalente de confiabilidad el cual se muestra en la siguiente 

figura: (los seccionadores son automáticos) 
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3 1
1

<--- __ 1_.2 __ .._, �-· __ 4 __ .....j 

Figura 5 .5 Esquema equivalente de confiabilidad 

Esta configuración describe las propiedades topológicas del alimentador que se 

quiere- analizar enfocado desde el punto de vista de confiabilidad. Se parte de la 

premisa que l(?S alimentadores que se van- ha analizar están todos en configuración 

radiaL Así, cualquier zona de i.ln alimentador tiene sólo una única zona conectada a 

él aguas arriba, que se llamará zona padre. De la misma forma, puede tener ninguno, 

uno o varias zonas conectadas a él aguas abajo, estos se llamarán zonas hijo. Los 

elementos que tengan la misma zona padre serán zonas hermanos. 

De acuerdo a lo anterior la zona 1. O es la zona padre de las zonas 2 y 1.1; las zonas 2 

y 1.1 son zonas hermanos y a su vez hijos de la zona 1.0; de la misma manera se 

relacionan todas las demás zonas del alimentador. En la tabla 5 .1 se muestra la 

dependencia de cada zona aguas arriba: 



72 

Tabla 5.1 Dependencia de cada una de las Zonas del Sistema Eléctrico de la 

Figura 5.5 

! 

Zonas Aguas Zonas Aguas Zonas Aguas Zonas ! ¡ 
Arriba 1 ; Arriba 2 ; Arriba 3 

1.0 i i i 
2 1 1.0 ¡ : 

1.1 
1 

i 1.0 
3 ! 1.1

1 

1.0 ¡ 

1.2 ¡ 1.1 ¡ 1.0 j 

4 i 1.2 
¡ 

1.1 1 1.0 i ¡ i 

De acuerdo al sistema mostrado en la figura 5 .5, cualquier falla que ocurriese en las 

zonas padres, esta causara inmediatamente la interrupción en las zonas hijo, por 

ejemplo si una falla ocurriese en la zona 1.0, esta afectará a todas las zonas; y si la 

falla ocurriese en la zona 1.2, de acuerdo a la tabla 5.1 la única zona afectada sería la 

zona 4, tal como se puede comprobar fácilmente observando la figura 5.5; antes de 

querer complicar el entendimiento de la metodología, la tabla 5 .1, servirá para 

facilitar la realización del algoritmo para elaborar el programa que realizara el 

modelamiento de la red seleccionada y presentada en el capitulo 6. 

Las zonas descritas poseen componentes los cuales pueden ser líneas aéreas, 

subterráneas, elementos de protección, etc; en el caso de la red eléctrica mostrada en 

la figura 5.5, el siguiente esquema muestra el detalle de los elementos que lo 

componen con sus respectivas tasas de falla. 



73 

SET A. F -�� A. 2 

�� 

(s) 
A. !.O

. _ __,. 

A. F A. 3 

A. s 1 i'Q;
·._./ 

A. 1.1 
.-.. 
(Q) 

@ A. s
- -

A. l.2 

1 
A. F A. 4 

® 

Figura 5.6 Esquema equivalente de confiabilidad con 
sus respectivas tasas de fallas. 

-�-
U:) 

De:..:acuerdo al esquema mostrado en· la figura. 5.6 los clientes son suministrados 

mediante las barras A, B. C, D, E y F; con tan sólo el sentido común puede deducirse 

que los clientes conectados a l_a barra F sufren un mayor número de interrupciones 

que los que se encuentran conectados en la barra A, pero el sentido común no nos 

permite estimar el número de interrupciones ni la duración que tendrá; es por eso que 

se empleará el método de cortes mínimos para responder dichas interrogantes, para lo 

cual se hace · necesario conocer la tasa de falla de cada componente de la red 

eléctrica, tal como se muestra en la figura 5.6. 



CAPITULO 6 

APLICACION DE LA METODOLOGÍA A DOS ALIMENTADORES 

REALES 

Se pondrá en- práctica la metodología planteada en el capitulo anterior, esta 

metodología se. aplicara a dos alimentadores reales que se encuentran dentro de la 

zona de concesión de la empresa Luz del Sur S.A.A.; los tramos de las redes del 

primer alimentador son en su totalidad subterráneos a excepción de un tramo, 

mientras que los tramos del segundo alimentador son predominantemente aéreos; 

para iniciar el análisis se hace necesario contar, con una data histórica anual de 

interrupciones, así como de los metrados de las redes y los metrados de los 

dispositivos de protección y maniobra, con lo que se obtendrá las tasas de falla y 

tasas de reposición, que. son los parámetros necesarios conjuntamente con la carga 

desconectada y la cantidad de usuarios afectados por las interrupciones para 

determinar los índices adicionales de: confiabilidad orientados a los usuarios y cargas. 
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6.1 Metrado de redes primarias de la empresa Luz del Sur S.A.A. 

Para determinar la tasa de falla en conductores o cables, además de la estadística de 

interrupciones se necesita el metrado de las mismas; en la tabla 6.1 se muestra el 

metrado de las redes del sistema primario del área de concesión de la empresa Luz 

del Sur S.A.A; este metrado esta referido a las redes aéreas y subterráneas 

clasificados por centro de servicio y actualizados al año 2001. 

Centro de 

Servicios 

Chacarilla 

San Juan 

Vitarte 

Total 

Tabla 6.1 Longitud de Red Primaria 

Luz. del Sur-SAA - Año 2001 

Red Aérea Red Subterránea 

Km. %, Km. % 

55.2 9.8% 508.8 90.2% 

766.1 64.1% 429.9 35.9% 

675.9 64.9% 365.7 35.1% 

1,497;2 53.4% 1,304.4 46.6% 

Nota:. Los valor� porcentuales están referidos a la columna de longirud total 

Longitud Total 

Km� 

564.0 

1 196.0 

l 041.6 

2,801.6 

De la tabla 6.1, en lo que respecta a la red aérea, la mayor cantidad se encuentra en el 

centro de servicio San Juan con 7 66.1 Km. de red que representa el 51 % de la red 

aérea total, seguido de Vitarte con 675.9 Km. que representa el 45%, finalmente 

Chacarilla con 55.2 Km. que representa tan sólo el 4% de toda la red aérea existente 

en la zona de concesión de Luz del Sur S.A.A., tal como se muestra en la figura 6.1. 
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REDAEREA 

Chacarilla 

4% 

San Juan 

51% 

Figura 6.1 Desagregado de red aérea por centro de servicio 

De: la tabla 1 en lo que respecta a la red subterránea,. la. mayor cantidad de red se 

encuentra en el centro de servicio Chacarilla con 508.8 Km. de red que representa el 

39% de la red subterránea, seguido de San Juan con 429.9 Km. que representa el 

33%, finalmente Vitarte con 365.7 Km. que representa el 28% de toda la red 

subterránea existente en la zona de concesión de la empresa Luz del Sur S.A.A, tal 

como se muestra en la figura 6.2. 

Vitarte 

RED SUBTERRANEA 

San Juan 

33% < 

39% 

Figura 6.2. Desagregado de: red subterránea por centro de servicio 
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6.2 Metrado de equipos de protección Y maniobra de la empresa Luz del Sur

S.A.A. 

En la tabla 6.2 
_
se muestra el metrado de los dispositivos de protección y maniobra en 

MT de la empresa Luz del Sur S.A.A., que se encuentra desagregado en 

Interruptores, Seccionadores y Fusibles, los cuales se encuentran clasificados por 

centro de servicio y actualizados al año 200 l. 

Tabla 6.2 Cantidad de Equipos de Protección y Maniobra en MT 

Luz del Sur S.A.A.-Año, 2001 

Centro de Servicio 
Interruptores de Seccionadores Fusibles· 

Potencia, MT MT MT 

Chacarilla 587 222. 110 

San Juan 388 192 922 

Vitarte 517 163 383 

Totales 1492 577 1415 

6.3 Estadística de interrupciones de la empresa Luz del Sur S.A.A. 

Las empresas de distribución llevan el registro de las interrupciones de suministro 

eléctrico a sus clientes dentro de su área de concesión; Luz del Sur S.A.A. no ajeno 

a dicho procedimiento, lleva el registro anualmente de las interrupciones ya sean 

estas programados, no programados o imprevistas, del registro de interrupciones 

anual, en la tabla 6.3 se tiene el resumen de la :frecuencia y duración de las 

interrupciones imprevistas desde el año 1996 hasta el año 2000. 
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Tabla 6.3 Estadística de Interrupciones Imprevistas en MT 

Luz del Sur S.A.A. 

Frecuencia de Duración de 

Años Interrupciones Interrupciones h. 

lnllaño 

1996 2,022 6,538.4 

1997 2,204 7,207.8 

1998 2,073 5,461.5 

1999 1,622 3,624.5 

2000 1,286 4,468.9 

6.3.1 Desagregado de interrupciones por centro de servicio para el año 

2000 

En la tabla 6.3, se tienen los registros de frecuencia y duración de 

interrupciones desde el año 1996 hasta el año 2000, siendo la información 

deLaño 2000 la más reciente y que mejor refleja las condiciones actuales 

de operación de la red eléctrica. Por lo tanto, las estadísticas de fallas del 

año 2000, serán las que servirán de base para el análisis de este proyecto. 

Sin embargo, no dejan de ser importantes la data de los años.-anteriores, 

que pueden ser usados para determinar como es que ha evolucionado el 

comportamiento de los índices de confiabilidad con las implementaciones 

que se han ido dando a lo largo de estos años. La estadística de fallas 

correspondientes al año 2000 que será usado en este estudio se muestra en 

el Anexo 1, de donde. se obtiene la tabla 6.4 que se muestra a 

continuación_ 
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Tabla 6.4 Interrupciones Imprevistas en MT por Centro de Servicio 

Luz del Sur S.A.A. - Año 2000 

Frecuencia de Duración de 

Centros .de Servicio Interrupciones Interrupciones lzrs. 

Int.laño 

Chaca:rilla 173 791.8 

San Juan 697 2432.2 

Vitarte 416 1244.9 

Total 1286 4468.9 

Teniendo en cuenta el acápite 2.8 del capítulo 2, las interrupciones 

imprevistas se agrupan de acuerdo a la localización del componente 

fallado, tal como se señala a continuación: 

a .. Equipos de la Subestación de Transformación AT/MT 

h� Red Aérea 

c. Red Subterránea

d. Equipos de Protección y Maniobra

e. Instalaciones Particulares

Por lo tanto, teniendo en cuenta la localización del componente fallado, 

la clasificación de las interrupciones imprevistas por centro de servicio de 

la tabla 6.4, puede desagregarse además por localización de componente 

fallado, obteniéndose como resultado la tabla 6.5, tal como se muestra a 

continuación: 
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Tabla 6.5 Estadística de interrupciones por localización agrupada 

Luz del Sur S.A.A. - Año 2000 

Frecuencia de Duración de

Cetro de Servicio Interrupciones Interrupciones 

Int. I Año lzrs / Año.

Centro de Servicio CHACARILLA 

Equipo de Protección y Maniobra 31 69.77 

Red Aérea 16 85:13 

Red Subterránea 66 449.10 

Subestación Eléctrica 37 15 l.65 

Instalaciones Particulares 4 l 1.08 

Otros 19 25.03 

Total Chacarilla 173 79(77 

Centro de Servicio SAN JUAN 

Equipo de Protección y Maniobra 75 123.66 

Red Aérea 383 1240.93 

Red Subterránea 65 467.15 

Subestación Eléctrica 75 329.42 

Instalaciones Particulares 34- 148.42 

Otros 65 122.63 

Total San Juan 697 2432.21 

Centro de Servicio VITARTE 

Equipo de Protección y Maniobra 40 84.32 

Red Aérea 180 504.02 

Red Subterránea 38 295.36 

Subestación Eléctrica 67 195.03 

Instalaciones Particulares 32 66.36 

Otros 59 99.79 

Total Vitarte 416 1244.89 

TOTAL SISTEMA 1286 4468.87 

Nota: La agrupación "Otros" corresponde a aquellas interrupciones en las cuales no se pudo 

determinar la localización de las fallas, en las investigaciones realizadas por los 

responsables de la empresa. 

En la tabla 6.5, se tiene el grupo "Otros", las cuales corresponden a interrupciones 

imprevistas cuyas fallas no han sido localizadas por los responsables de la empresa. 

Respecto a estas interrupciones imprevistas calificadas como "Otros", mostradas en 

la tabla 6.5 podemos decir; que en el centro de servicio Chacarilla se tienen 19 

interrupciones con una duración total de 25.03 horas que representan el 10.98% y 

3.16%. respectivamente del total de: frecuencia y duración de interrupciones para este 
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centro de servicio. Para el centro de servicio San Juan se tienen 65 interrupciones con 

una duración total de 122.63 horas, que representan el 9.32% y 5% respectivamente 

para este centro de servicio. En el centro de servicio Vitarte se tienen 59 

interrupciones con una duración total de 99.79 horas que representan el 14.18% y 8% 

respectivamente del total de frecuencia y duración de interrupciones para este centro 

de servicio. 

De lo anterior se puede concluir, que el 11 % del total de las interrupciones 

imprevistas no interviene en la determinación de la. tasa de- falla, mientras que el 

5.54%. del total de la duración de las interrupciones imprevistas no interviene en la 

tasa de reposición. 

6.4 Tasa de Falla y Tasa de Reposición en Redes Aéreas y Subterráneas 

Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 6.1 y 6.5, además aplicando las 

relaciones 5.3 y 5.5, se tiene como resultado la tasa de falla y la tasa de reposición de 

las redes aéreas y subterráneas para cada Centro de Servicio. 
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Tabla 6.6 Tasa de falla y Tasa de reposición en red Aérea y Subterránea 

por centros de servicio - Año 2000 

Longitud 
Frecuencia Duración Tasa de Tasa de 

Centro de Servicio Interrup. Interrup. Falla, 2 Reposición, r 
Red (Km.) 

(lnl / Año) (hrs/Año) (inl/Año) (hrs/Und-Año) 
Chacarilla 

Red Aérea 55.2 16 85.13 0.2899 5.3208 

Red Subterránea 508.8 66 449.10 0.1297 6.8046 

Total Chacarilla 564.0 82 534.23 0.1454 6.5151 

San Juan 

Red Aérea 766.1 383 1240.93 0.4999 3.2400 

Red Subterránea 429.9 65 467.15 0.1512 7.1869 

Total San Juan 1196.0 448 1708.08" 0.3746 3.8127 

Vitarte 

Red Aérea 675.9 180 504.02 0.2663 2.8001 

Red Subterránea 365.7 38 295.36 0.1039 7.7726 

Total Vitarte 1041.6 218 799.38 0.2093 3.6669 

Sistema 

Red Aérea 1497.2. 579 1830.09 0.3867 3.1608 

Red Subterránea 1304.4 196 12.11.61 0.1296 7.1693 

Total Sistema 2801.6 748: 3041.70 0.2670 4.0664-

A parti r de la tabla anterior se obtiene la tabla 6.7, donde sólo se muestra la tasa de 

falla y reposición, para los tres Centros de· Servicio. 

Tabla 6. 7 Tasas de red aérea y subterránea por 

Centro de Servicio - Año 2000 

Tasa de Falla
,.. 

Tasa de 

Centro de Servicio Reposición,. r 
,i (inl/Año) 

(hrs/Und-Año) 

Chacarilla 

Red Aérea 0.2899 5.3208 

Red Subterránea 0.1297 6.8046 

San Juan 

Red Aérea 0.4999 3.2400 

Red Subterránea O. 1512 7. 1869 

Vitarte 

Red Aérea 0.2663 2.8001 

Red Subterránea 0.1039 7.7726 

Sistema 

Red Aérea 0.3867 3.1608 

Red Subterránea 0.1296 7.1693 
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6.5 Tasa de Falla y Tasa de Reposición en Equipos de Protección v Maniobra 

De la estadística de interrupciones mostradas en el Anexo 1 y teniendo en cuenta la 

frecuencia y duración de las interrupciones para los Equipos de Protección y 

Maniobra mostradas en la tabla 6.5; se obtiene la frecuencia y duración de las 

interrupciones de los equipos de protección y maniobra desagregados en 

Interruptores, Seccionadores y Fusibles como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 6.8 Frecuencia y Duración de Interrupciones de Equipos de Protección y 

Maniobra -Año 2001 

Dispositivo de Frecuencia Duración, Tasa de Reposición 

protección (lnt./Año) (Hrs/Año) (Hrs/Und-Año) 
Interruptor 40 81.83 2.046 

Seccionador 18 19.17 1.065 

Fusible 88 176.74 2.008 

Total 146 277.74 1.902 

Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 6.2 y 6.8, y además aplicando las 

relaciones 5.4 y 5.6 se obtiene la tasa de falla y la tasa de reposición para 

Interruptores, Seccionadores y Fusibles para cada Centro de Servicio,. tal como se 

muestra en la tabla 6.9. 
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Tabla 6.9 Tasa de falla y Tasa de Reposición de Equipos de Protección y 

Maniobra en MT -Año 2000 

Frecuencia Duración Tasa de 
Tasa de 

Cantidad 
Centro de Servicio Interrup. Interrup. Falla, A 

Reposición, 
(Und.) 

lnl / Año (hrs/Año) (inl/Año) 
r (hrs/Und-

Año) 
Chacarilla 

Interruptor 587 15 42.81 0.0256 2.854 

Seccionador 222 11 1438 0.0495 l.308

Fusible 110 05 12.57 0.0455 2.513 

Total Chacarilla 919 31 69.77 0.0337 2.251 

San Juan 

Interruptor 388 16 24.67 0.0412 l.542

Seccionador 192 - - - -

Fusible 922 59 98.99 0.0640 l.678

Total San Juan 1502 75 123.66" 0.0499 1.649 

Vitarte 

Interruptor 517 09 14.35 0.0174 l.594

Seccionador 163 07 4.78 0.0429 0.683 

Fusible 383 24 65.18 0.0627 2.716 

Total Vitarte 1063 40 8432. 0.0376' 2.108 

Sistema 

Interruptor 1492 40 81.83 0.0268 2.046 

Seccionador 577 18 19.17 0.0312 l.065

Fusible 1415 88 176.74 0.0622 2.008 

Total Sistema 3484- 146 277.74 0.0419 1.902 

A partir de la tabla anterior se obtiene la tabla resumen 6.1 O, donde sólo se muestran 

los resultados de la tasa de falla y la tasa de reposición, para los tres centros de 

servicio, que serán utilizados en el modelamiento de los dos alimentadores. 
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Tabla 6.10 Tasas de equipos de protección y maniobra por 

Centro de Servicio - Año 2000 

Tasa de Falla, 
Tasa de 

Centro de Servicio Reposición, r 
l (int/Año) 

(hrs/U nd-Año) 

Chacarilla 

Interruptor 0.0256 2.8543 

Seccionador 0.0495 l.3077

Fusible 0.0455 2.5133 

San Juan 

Interruptor 0.0412 l.5418

Seccionador - -

Fusible 0.0640 l.6777

Vitarte 

Interruptor O.O! 74 l.5944

Seccionador 0.0429 0.6835 

Fusible 0.0627 2.7160 

Sistema 

Interruptor 0.0268 2.0458 

Seccionador 0.0312 1.0650 

Fusible 0.0622 2.0084 

6.6 Criterios de selección de la muestra de alimentadores 

Conocida las tasas de falla y reposición de las redes aéreas, subterráneas, 

interruptores, seccionadores y fusibles para cada centro de servicio, el siguiente paso 

es determinar que alimentadores serán modelados. 

A continuación se procede a seleccionar la muestra de alimentadores, para lo cual se 

tiene en cuenta los siguientes criterios de selección: 
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6.6.1 La muestra debe contener alimentadores que pertenezcan a los diferentes 

centros de servicios. 

6.6.2 Los alimentadores seleccionados deben representar la tipicidad de las 

instalaciones de distribución de la empresa en cuanto a longitud y 

topología. 

6.6�3 Se debe considerar aquellos alimentadores que tengan una tasa de 

frecuencia y duración de interrupciones que implique una 

representatividad del sistema. 

6.6.4 Uno de los alimentadores debe- ser representar a las redes aéreas mientras 

que el otro a las redes subterráneas. 

6/TMuestra de alimentadores 

Teniendo en cuenta los criterios descritos anteriormente, los alimentadores 

seleccionados son los_ siguientes: 

6�7�1 Alimentador Neyra U-06, SETNeyra, Centro de Servicio Chacarilla 

6.7.2 Alimentador Chorrillos CH-04, SET Chorrillos, Centro de Servicio San 

Juan. 

El alimentador U-06 representa al tipo de· red subterránea, mientras que el 

alimentadorCH-04representa al tipo de red aérea_ 
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6.8 Descripción de la Topología v Metrado de las Muestras 

Los diagramas unifilares de los alimentadores que conforman la muestra se adjuntan 

en el Anexo 2 y 3; estos alimentadores tienen una configuración radial con una sola 

fuente operando en el nivel de 1 O kV. 

Esta configuración de la red de media tensión, generalmente cuenta con un 

interruptor a la salida de la línea y en sus derivaciones se cuentan con dispositivos de 

protección basados en seccionadores y fusibles '"cut out'' permitiendo aislar parte de 

la: red en caso de fallas_ No obstante· esta configuración radial, es posible operar con 

enlaces de transferencia para formar "anillo normalmente abierto" perfectamente 

ap�cable, en sistemas con densidades de carga como el sistema de Luz del Sur

S.A.A� En razón a ello se observa que existen nodos de: la red que sirven de enlaces 
· .

de transferencia mediante interruptor o seccionador bajo carga.

El sistema de conexión de las SETs AT/MT en el lado de media tensión es con 

neutro aislado, permitiendo operar el sistema por períodos reducidos de ti�mpo ante 

fallas de. tipo monofásico. 

Teniendo definida la muestra de alimentadores se procede a la recopilación de 

información técnica en cuanto a la topología y metrado de las redes de distribución, 

los mismos que se muestran en las tablas 6, 11 y 6.12_ 



88 

Tabla 6.11 Datos Generales de Muestra de Alimentadores 

Alimentador 
Red Aérea, Red Subterránea, Carga Clientes 

Km. Km. Atendida, kW Atendidos 
Neyra 06 583,00 6 320,40 4 594,00 3 027 

Chorrillos 04 16517,00 7 003,30 4 880,20 5 518 

Totales 17 100,00 13 323,70 9 474,20 8 545 

Asimismo considerando que la metodología de análisis de confiabilidad en sistemas 

de distribución considera la zonificación o seccionamiento de alim�ntadores en 

función a los equipos de protección y maniobra instalados y en operación se ha 

realizado el levantamiento de información correspondiente a estos eqUipos, cuyas 

cantidades se muestran en la.siguiente tabla. 

Tabla 6.12 Metrado de Equipos de Protección y Seccionamiento 

Alimentador Interruptores Seccionadores Fusibles Cuchillas TOTAL 

Neyra 06 10 9 - - 19 

Chorrillos 04 6 7 33 7 53 

Totales 16 16 33 7 72 

Nota: Esta información se ha extraído directamente de los diagramas urufilares para cada alunentador 

actualizados al año 2000. 

6�9 Carga v clientes atendidos en la muestra 

Definida la muestra de alimentadores y conocido el metrado de las redes aéreas, 

subterráneas y equipos de protección; es posible evaluar los índices adicionales de 

confiabilidad orientados a clientes y cargas,.. para esto se requiere además la 

información de clientes y cargas atendidos en la muestra de alimentadores para cada 

punto de carg� 
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6.9.1 Carga y clientes en el alimentador U-06 

De la información proporcionada por la empresa Luz del Sur SAA, se 

tiene la tabla 6.13, donde se muestra la información correspondiente al 

número de clientes y carga atendidos por subestación de distribución. 

Orden 
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Tabla 6.13 Número de Clientes y Cargas Atendidos por el 

alimentador U-06, 

SED 
Clientes Demanda Demanda Consumo Unitario 

Atendidos HP(kW) HFP(kW) (kW/Cliente) 

405S 329 280.6· 205.8 0.85 

451S 326 361.0 241.9 1.11 

74S 324 267.3 219.8 0.83 

5106C 263 118.6 119.1 0.45 

63S 241 493.7 371.5 2.05 

1377S 202 286.4- 255.0 1.42 

62S 201 174.9 149.8 0.87 

1806S 171 342.9 285.1 2.01 

8632C 152 170.8 160.6 1.12 

8859C. 134 11.1 8.0 0.08 

9039C 130 76.4 63.0 0.59 

8731C 118 253.2 217.3 2.15 

1021S 81 229.9 117.8 2.84 

3227A 69 101.5 93.8 1.47 

5248C 68 109.1 94.0 1.60 

8591C 64 139.8 142.2 2.18 

7385C 57 51.4 48.2 0.90 

8526C 43 157.4 143.7 3.66 

5209C 31 32.3 26.3 1.04 

8836C 8 46.1 90.6 5.7T 

35167A 3 0.3 O.O 0.10 

9117C 2 O.O 0.6 0.00 

8259C 2 137.0 112.1 68.51 

75070U 1 102.6 94.8 102.60 

71022U 1 94.5 92.7 94.50 

75069U 1 89.9 91.0 89.91 

60163X 1 58.2 58.2 58.20 

60043X 1 102.4 108.4 102.40 

35169A 1 0.3 0.3 0.31 

64186X 1 75.2 79.2 75.20 

60044X 1 229.2 226.2 229.2 

Total 3027 4594.3 3917.0 1.52 
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6.9.2 Carga y clientes en el alimentador CH-04 

En la tabla 6.14, se tiene la información correspondiente al número de 

clientes y carga atendidos por subestación de distribución, del 

alimentador CH-04 que pertenece al Centro de Servicio San Juan. 
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Tabla 6.14 Número de Clientes y Cargas Atendidos por el 

alimentador CH-04 

SED 
Clientes Demanda Demanda Consumo Unitario 

Atendidos HP(kW) HFP(kW) (kW/Cliente) 

3858A 325 217.3 163.7 0.67 

4231A 212 80.0 47.4 0.38 

4032A 212 109.1 80.3 0.51 

3861A 199 124.7 105.7 0.63 

632S 191 311.8 257.2 1.63 

2186A 188 77.9 45.4 0.41 

20691A 185 51.1 27.7 0.28 

3855A 173 140.3 107.6 0.81 

3859A 167 93.5 63.1 0.56 

20043A 159 46.8 25.6 0.29 

4656A 147 93.5 70.9 0.64 

3856A 147 93.5 79.5 0.64 

3857A 146 93.5 75.0 0.64 

3851A 130 62.4 44.3 0.48 

707S 127 163.7 148.6 1.29 

4654A 127 76.7 53.6 0.60 

3854A 127 77.3 43.3 0.61 

4230A 119 53.3 34.5 0.45 

2187A 117 49.4 38.0 0.42 

4657A 116 77.9 53.5 0.67 

20049A 111 62.4 40.4 0.56 

7597C 110 79.7 68.3 0.72 

20048A 110 46.8 37.7 0.43 

2010A 105 124.7 117.2 1.19 

3852A 95 62.4 44.3 0.66 

3853A 91 45.8 31.5 0.50 

20045A 89 38.0 36.2 0.43 

525S 88 124.4 89.0 1.41 

3850A 87 104.9 90.4 1.21 

4670A 84 31.2 18.2 0.37 

20047A 81 22.8 19.3 0.28 

20044A 79 19.8 8.9 0.25 

4655A 76 62.4 54.7 0.82 
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Orden SED 
Clientes Demanda Demanda Consumo Unitario 

Atendidos HP(kW) HFP(kW) (kW/Cliente) 
34 20225A 73 26.5 18.2 0.36 

35 20868A 72 53.2 32.0 0.74 

36 20046A 69 31.2 31.3 0.45 

37 20042A 69 17.6 9.8 0.26 

38 3860A 68 59.4 38.5 0.87 

39 7893C 66 97.9 84.0 1.48 

40 20050A 65 26.5 15.4 0.41 

41 20742A 65 20.9 13.1 0.32 

42 1835S 58 37.9 34.0 0.65 

43 20492A 46 18.9 14.7 0.41 

44 4381A 44 22.6 14.7 0.51 

45 7894C 42 62.4 73.3 1.48 

46 7892C 39 35.2 29.5 0.90 

47 7891C 35 46.8 52.2 1.34 

48 1734S 35 124.7 106.5 3.56 

49 7895C 33 62.4 48.6 1.89 

50 2806A 30 21.5 12.8 0.72 

51 7076C 20 22.4 25.1 1.12 

52 20349A 17 31.2 27.9 1.83 

53 20724A 15 32.3 28.2 2.15 

54 3431A 9 27.1 26.2 3.01 

55 20728A 9 7.3 6.2 0.81 

56 20727A 6 21.0 16.5 3.51 

57 8592C 2 3.4 3.3 1.71 

58 36M 1 19.2 19.2 19.20 

59 73051U 1 76.9 77.8 76.92 

60 73054U 1 O.O 7.5 0.00 

61 73055U 1 8.2 6.2 8.20 

62 73137U 1 216.0 219.6 216.00 

63 62037X 1 52.0 55.2 52.00 

64 678M 1 77.5 82.3 77.53 

65 641M 1 247.0 256.0 247.00 

66 658M 1 161.2 187.2 161.20 

67 123M 1 66.6 96.0 66.60 

68 570M 1 126.4 134.0 126.40 

Total 5 518 4 880,2 4123.8 0.884 
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6.10 Modelamiento de alimentadores 

Para la muestra seleccionada, son conocidas las tasas de falla y tasas de reposición de 

todos los componentes, el número de clientes y cargas atendidos por cada 

subestación de distribución. La topología de los alimentadores de la muestra se 

encuentra en el anexo 2 y 3, donde se tienen los diagramas unifilares y planos 

equivalentes para confiabilidad. 

Las tasas de falla y reposición a ser utilizadas en la evaluación de los índices básicos 

e índices orientados a los clientes y cargas, se muestran en la tabla 6.15, cuyos datos 

han
'.

sido extraídos de las tablas 6.7 y 6.10. 

Tabla 6.15 Tasa de FaÜa y Tasa de Reposición para Modelamiento 

Tasa de Tasa de 
Centro de Servicio Falla, A Reposición, r 

(int./Año) (hrs/Und-Año) 
Chacarilla 

Red Aérea 0.2899 5.3208 

Red Subterránea 0.1297 6.8046 

Interruptor 0.0204 3.5527 

Seccionador 0.0495 l.3077 

Cuchilla - -

Fusible 0.0455 2.5133 

San Juan 

Red Aérea 0.4999 3.2400 

Red Subterránea 0.1512 7.1869 

Interruptor 0.0232 1.9447 

Seccionador - -

Cuchilla - -

Fusible 0.0640 1.6777 

Nota: En la estadisnca de mtenupc1ones correspondientes al año 2000 no se 

tienen registrados fallas en "cuchillas", por lo que la tasa de falla y 

reposición· tienen como valor "Cero". 
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Además para los cálculos aplicativos se han tenido en cuenta los criterios siguientes: 

6.10.1 Para la simulación de confiabilidad de los alimentadores de la muestra se 

han revisado los diagramas unifilares proporcionados por la empresa Luz 

del Sur SAA y mostrados en los Anexos 2 y 3. 

6.10.2 Acorde a la topología y los equipos de protección y maniobra de la red se 

han elaborado los diagramas equivalentes de confiabilidad a fin de 

determinar las longitudes de- las zonas de protección, la cantidad de 

clientes atendidos por zona y la carga de cada zona como se muestra en 

los cuadros de los Anexo 2 y 3. 

Para el modelamiento de la configuración de los 2 alimentadores se ha elaborado, 

con la opción Macros de una hoja electrónica, un programa que realiza la lógica de 

cálculo descrita líneas arriba. 

6�11 Resultado de modelamiento de alimentadores CH-04 v U-06 

El detalle de los resultados de la evaluación realizada en la muestra de alimentadores, 

se muestra en los Anexos 2 y 3. De estos resultados se extraen las zonas críticas en 

cuanto a frecuencia y duración de interrupciones, los cuales se muestran en la tabla 

siguiente: 
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Tabla 6.16 Evaluación de Confiabilidad 
Índices de Nodo y Sistema-Alimentadores CH-04 y U-06 

ALIMENTADOR CH-04 U-06

Nodo más crítico - N 

Zona Afectada Z32 Z18 

N (Int/año) 2,9625 0,7289 
D (h/año) 3,57 5.36 

Usuarios Interrumpidos l 440 148 

Carga de la Zona, kW 325,8 112.5 

ENS, kWh 3 441,05 439,41 

Nodo más critico - D 

Zona Afectada zs ZlS 

N (Int/año) 0,6246 0.6332 

D (h/año) 4,35 5.57 

Usuarios Interrumpidos - 20 

Carga de la Zona, kW - 32.3 

ENS, kWh - 113.75 

INDICES A NIVEL DE ALIMENTADOR 

SAIFI, Int./Clientes-Sistema 2,1792 0,4658 

SAIDI, hrs./Clientes-Sistema 7,8224 2,4536 

CAIDI, Hrs./Clientes-Int. 3,5895 5,2675 

ASAl 0,9991 0,9997 

ASUI 0,0009 0,0003 

ENS,MWh 35,783 10,121 

AENS, kWb/Clientre 6,4848 3,3434 
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CONCLUSIONES 

1. En la presente tesis se ha descrito la metodología para evaluar la

confiabilidad del sistema de distribución eléctrico, esta metodología es

perfectamente adecuada para la evaluación de todo tipo de sistema, sea este

radial o enmallada que opere con lazo abierto o anillo normalmente abierto.

2. La metodología planteada en el presente. estudio, nos permite conocer de

manera. predictiva el efecto de· las interrupciones en la performace de

operación del sistema eléctrico.

3. La aplicación de la metodología estima el desempeño futuro de los sistemas

de distribución eléctricos y puede ayudar a las empresas de distribución

eléctricas en las etapas de planeamiento, diseño y de operación de las

instalaciones de manera económicamente efectiva.

4. Con la metodología planteada se puede evaluar las exigencias del ente

regulador y también sirve como herramienta de modelamiento para nuevos

proyectos con el objeto de tener en cuenta el cumplimiento de la NTCSE.
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5. La aplicación de la metodología desarrollada a un sistema eléctrico permite

identificar zonas débiles del mismo, enfocado desde el punto de vista de

confiabilidad.

6. En el caso de las zonas débiles detectadas al realizar el modelamiento, y

además al conocerse de manera predictiva la frecuencia y duración de

interrupciones, se puede estimar el monto de las penalidades por

incumplimiento de la NTCSE, con lo cual se pueden realizar un análisis

Costo/ Beneficio cuyo objeto es evaluar la viabilidad de la implementación

de. un reforzamiento de las redes o la inclusión de nuevos dispositivos de

protección que permitan mejorar la performance de operación del sistema

analizado.

7. La aplicación de la metodología permite ofrecer al cliente de manera

predictiva, el grado de confiabilidad que tendrá a lo largo del año, y en el

caso de nuevos clientes importantes estos podrían escoger la zona de la red en

la cual colgarse de manera que esperen un suministro continuo.

8. Al instalarse los eqUipos registradores de interrupciones de acuerdo a lo

señalado en el Titulo Sexto de la NTCSE, se dispondrá de la duración real de

cada interrupción, dado que no se conocía el componente de tiempo entre el

inicio de la. interrupción y el registro de la misma_
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9. Planteada la metodología se demuestra que las empresas de distribución

deben realizar la gestión de las interrupciones, llevando el control de los

tiempos que integran la duración total de las interrupciones, lo cual permitirá

planificar, monitorear y controlar la duración de las interrupciones.

1 O. La base de datos utilizada sólo incluía la hora de registro y la hora fin de las 

interrupciones, lo cual únicamente nos permite conocer la duración total de 

cada interrupción; para efectuar una gestión adecuada de las interrupciones, 

se hace necesario tener conocimiento de todos los componentes que integran 

la interrupción. Esto se considera como el aporte principal de la tesis y que 

puede ser aplicada en forma práctica para la gestión de las interrupciones. 

11. La técnica recomendada para implementación en la gestión de los tiempos de

las interrupciones es la técnica de Modos de Fallas y Análisis de Efectos,

dado que esta técnica se presenta como la que mejor modela la gestión de las

interrupciones, cuando se conocen los componentes que integran la duración

total de las interrupciones.

12. En el análisis realizado a lo largo del presente estudio se han considerado sólo

las interrupciones imprevistas, por lo tanto los resultados están en función a

esta. Esto quiere decir que no han sido consideradas las interrupciones

programadas y no programadas, dado que estas ultimas interrupciones no son

propiamente fallas del sistema, y más bien. corresponden a interrupciones del
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serv1c10 por mantenimiento o ampliaciones en las redes. La razón de no 

considerarlas se debe a que en el análisis se quiere obtener como resultado la 

frecuencia y duración de las interrupciones, por fallas del sistema y no por 

mala operación o planificación para realizar las expansiones ó mantenimiento 

de las redes. 



ANEXO 1 

ESTADÍSTICA DE INTERRUPCIONES 

AÑO1000 

Luz DEL SUR S.A.A. 
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N,. St·l' .-11.JM 

l,\'JCUI. JNICIAJ. t'JNAI. J-'JNAL \ .  St:Rl 'll'JO 

1 fA OJ IO KV (MTJ 01/01/2000 00:02 01101nooo 01 : 12  1 . 17 DESCARGA SUPERFICIAL EN RED AllREA-SUCIEDAl).HUMEDi\D s ACCIONES DE T
l

lRCEROS l<EDES AEREAS 

2 PA Ol IO KV (MT) 01101nooo 00:0l 01/01/2000 0):04 ).02 DESCARGA Slll'ERflCIAL EN RED AllREA-SUCIEDi\D-IIUMEDi\D s PROPlAS DI! LUZ DEI. SUk IU:1)1:S AHllliAS 

J PA os IO KV (MT) 01/0\/2000 0):00 01/0112000 0-4:)6 1.60 DESCARGA SUPERFICIAL EN RED AEREA-SUCIEDAD-IIUMElli\D s PROl'IAS l)E LUZ DEL SUR REDESJ\Elllil\S 

• L 02 21 9 KV (M1") 01/01/2000 09:2-1 01101/2000 IO:S4 uo DESCA!lGA SUPERFICIAi. EN RED i\EREA-SIJCIEDAl).IIUMEDAll s PROlllAS DE LUZ 01!1. SUR 1u:1>1:s A1:1u:As 

s SA 13 IQ KV (MTJ 01/0\12000 09:)0 OI/Ul/2000 12:13 2 72 DESCARGA SUl)ERflClAL EN RcO Al!llEA-SUCJEUAJ)-1 IDMl!DAD s l'iWl'lAS DE LUZ OH SUR u,:01:s AEIU�S 

6 PL 08 IOKV (M"I) 01/01/2000 1 1:)8 01/0112000 12'16 0.97 POSTH CAIDO EN rum PARTICUUR UEL PMl. lOS.Cll�Ul! POR TERCl!ltOS V f'ROl'lAS DE LUZ OH SUR JNSTI\J.ACIONl!S l'AH.l'ICUI.AJU:s 

7 L 02 IO KV (MD 01/01/lOOO 1 1 :44 01/01/2000 11.2) 1.6S CAIDA RAMA Dl! AkOOL SODIU! l.�EA IOK V. (SAD.lOSü)-CORTOCmcun-o l:N Kl:U AEkEA s ACCIONES üE TERC.:l!HOS JU:1>1:.S AEREAS 

s CII 02 10 KV (MT) 01/01/2000 16,S2 OJJOl/2000 18.lll 1,1,(l CUEU.0 MUER
T

O ADIHRTO I FASE CEkCA AL SAD.2959-l!NV\!JL!ClMENTO DE MATERIAL s l'ROl'lAS OE UJZ DEI. SUlt ft.1!1)1:S AERl�S 

9 s Ol IO KV (MT) Ol/01/2000 OSJ7 OlJOl/2000 06Il6 24.lll CORTe FU�RA DE l'llOOllAMA s l'ROJ'lAS L)I! 1.uz DEL SUR INSTAJ.ACIONES l'AH'l'ICUI.AIU:.S 

1 0  SJ os IO KV (MT) Ol/0112000 06:4G 02/01/2000 01.0IJ 1 .)8 Al.AMURE l!NTRE tJNEAS s ACCIONES Ul:'. TllRCl:WOS REDES AER.EA!i 

1 1  Sl os IO KV (MT) 0)/0112000 06:12 0)/01/2000 08:)0 2.)0 UESCAROA EN K.EO AJU!A Y Ot�Sl'k.ENl)lMlliNlO üE l.lNHA·FALSO CONTACTO s CONDICIONES CLIMÁTICAS Rl:l >ES AEIU�S 

12 A 07 IOKV (MT) Ol/01/lOOO 07:)4 03/01/lOOO OIU7 1 22 DESCARGA su1•ERFIClAL EN REO AERL\-SUClEDAI)-1 IUMEDAD V rROl'IAS DE J.UZ UEL SUR Rl:J)ES Al�IU�S 

ll SA 16 I C KV (Mf) 03/01/2000 07:Sl 0)/01/2000 16:26 atS7 DESCARGA EN TERMINAL DE U.EOADA SE.1822-l!NVEJl.:CIMENTO ül: MATl:JUAJ. s l'llOl'IAS DE LUZ DEL SlJí< REl)ES .SIJUTERl</\NEAS 

14 SJ 01 I0 KV (MT) 0)/01/2000 10: 16 Ol/0\/2000 1):)) ).211 DESCARGA PM1.6SO-FALT, í>H MANTENlMlENTO s l'ROl'lAS OE LUZ DEL SUR INSTAI.ACJúNES l'ARTICUI.AHES 

I S  u l l  10 K V  (MT) 0)/01/2000 14.11 04/Ul/2000 06:H 1 6 10 CJ\ÍJI.E l'ICAl)() OWUVAClON 2)4} A SAll. 1798-l'OR nmccuos s ACCIONES DE TEltCEROS HEl)ES SUllTEIUl/\NEAS 

16 NA 01 IO KV C"-ff) Ul/01/2000 1U7 Ol/Ul/2000 1):)0 us OESCAKOA EN HEO AEIU!A-SUCll:OAD-I IUMl!DAD V l'ltOPIAS DE: 1.Ul Ol:L SIJk ltEl>ES AJ':Hl�S 

17 u I S  IO KV (Mr} 0)/01/2000 ll:20 U-1/01/2000 Ol.OK "º RAMAS DE AfUJOI. LLEGADA OUJ.. AUXlLWt SE_ 61-COi<TOClli.CUl'rD EN KEI) Al:liliA e ACCIONES DE TERCEROS 1u:Jll� AEIU�S 

IS  u 14 IO KV (MI) 0)/01/2000 ll: l7 0-1/01/2000 ll:S4 14.61 INTER.H.VP"fOR UEFEC11JOS0-17NVEJECIMlENTO DE MA TmllAL e PROPIAS DI: LUZ DEL SUI< EQUU\JS DE l'RUTl:CCION Y MANIOIJl(A.S 

1 9  u " 10 KV (MT) 04/01/lOOO 00:11 04,0)/2000 IB:2S 18 1) CADLI: QUE.t-.WX>Sl:. 442 A SEC. 8671!.-ENVEJE:CIMil!NTO DE MJ\11:IUAL e l'llOPIAS DI.! 1.UZ Dlll. SUR REJ)E.S SlJffl ERl<ANEAS 

20 PL os 10 KV (MT) O-i/Ol/2000 00:18 04/01/2000 01 : 18  O Sl UNl!AS CAIDAS SAll. 4lll-ENVEJECIM1ENTO DE: MATERIAL V l'ROl'IAS DE: UJZ DEL SIJlt IU�DES Al:IU�S 

2 1  u 10 IOKV (MT) 0-1/01/2000 01:ll 04/01/2000 1 1 :10 9.80 CAllLI! QUEMADO U-10 A SE. 1491-ENVEJECIMIENTO DE MATl:IUAL c IIIWPlAS Di: LUZ DEL. SUR l(EJ>ES SUU'l'11itltANl:/\S 

12 SA 1 9  I O K V  (MI') 04/01/2000 07:SO 0-t/01/2000 JO:H l.S8 DESCARGA SUPEJu:1cw.,.fALTA 011 M,\NTENlMlliNTO s PKOl'lAS DE LUZ DEl. SUR EQIJU'OS 1)1: l'ltOl'ECCION Y MANIUUl<.AS 

21 PL 08 10 KV (MT) cwo1nooo l 4:S7 04/01/lOOO 16:02 l .Utl UNl!AS CAlt)AS ANTES Dl!L SAll. 4ll l-l!NVl!JllClMlliNTO ül! MAll!H.lA1. y l'ltOl'lAS DI! 1.UZ OH!. SUI( REl>ES AJ!IU:/\S 

24 l'A 06 IOKV (t.fl') OS/01/2000 OO.S6 OSIOl/2000 02:17 I.Sl DESCAHOA � RED I\J!illiA-SUCU!l).Af).IIUMEDAD s l'ltol'lAS Dl! LUZ DEL SUH HEI >ES M!ltl:'.AS 

2l e .. 10 KV (MT) OSIUl/2000 OG:Sl US/01/2000 07:00 0 12 Dl!SCAROA-U.OVlZ.NA e t:ONl>ICJONl!S CLIMÁTICAS su111:S'fJ\CIUN EU:c·m,cl\.S 
26 D ll IO KV (MT) OSJUl/lOOO IO:OS OS/01/2000 10:10 0.08 Dl!SCAltoA SUl'l!RFICW.. EN Cl/T-Ol

f

l'-I IUMEOAO-SUCIEDAU s l'IWl'IAS DE 1.UZ DEL SUI< E()lJll'l>S l)E l'HU'IH.:C.:IUN Y MANl(JllltAS 
27 se 1 1  I O KY (MT) os,01nooo IK:18 ow1nooo 19:22 1 .07 VlENTO CI IOCADO 11N 111.m.lVACION DE SA(J. J026 l-11!1lCl!ROS V ACCIONES DE TEl<Ci11<0S l<El>l:S AEíU:.AS 
2, se 1 1  IOKV (Mr) 06/01/2000 12:17 06/01/2000 1-1:00 t.71 t)()STE CI IOCADO CERCA AL SAO.SS 1 -UNl!A CAlDA I FASE V ACCIONES DI! TEJtCl:JtoS HEl>ES Al!IU:/\S 
29 o .. JO KV (MT) 06/01/2000 19:47 06/0)/2000 ll:J.I  2AS rn:nlACION DE AGUA SE:C. 6218-TUUERlA ROTA AGUA POTA.llLE c ACCIONES DE TEltCEltOS SIJUESTACION EI.EC"fklCAS 
30 L 02 22.9 KV (M'I') 01,0112000 07;06 07/01/lOOO 09:0S l.!18 l)ESCAROA sUt•HR.flCW. EN rum AElillA-IIUM&OAD-SUClEUAD s l'Ról'lAS DE LUZ UEI. SUH l{EDES I\J�l<EAS 
JI  CII 01 IOKV (MI") 07/Ul/2000 07:29 07/01/2000 12:24 4.92 1.INl!A CA.IDA 2 FASES (CIRC. POS.4188 A PMl.610)-POS'll! CIIOCAJ)() l'OR TEkCfROS s ACCIONES DE TERCEl<OS ltEUES A.ElU�S 
12 CII 02 IOKV (Mí) 07/01/2000 14:06 07/0111000 IS:ll 1.4) UNA FAS(! AlllERTO EN I.A LLEGADA AL t'OSAOO<l-t::NVEJECIMfüNTO s PRONAS Dl! LUZ DEI. SlJI< H.EDES AERE.AS 
JJ o 09 I O KV (MT) OB/01/2000 08:ll 08.JOl/2000 16: 1 1  7.6S CORTO CDtCUITO l.:N RED AER.J!A-AVE (l'ALOMA) e ACCIONES DE TERCEUOS REDES I\J:JU:AS 
3< VM IS IO KY (MT) 08/01/2000 08:S6 Ol/01/2000 09:21 0.42 NO UBICADO-UN INVESllOACION s l'ROl'lAS DE LUZ DEL SUlt OTROS 
JS u 2l IO KV (MT) 08/01/2000 17:47 OVOl/lOOO 2 1 :)6 ).82 EN Sl:C.TlS-4-PEROlDA DI! ACEffl! e l'IWl'l!\S DE 1.UZ l>EI. SUI< SUIJES'fA<.:l<JN lil.l:CTl<ICAS 
16 SI< os 2.JKV (MT) 08/01/2000 ll:ll 09/01/lOOO 00:40 1 . 1) DESCARGA SUPERFlCIAL l!N REO AEREA-I IUMEOAD-SllCllil lAJ) V l'l{Ol'lAS UE LUZ l>EL SUlt REDES AEIU�S 
J1 SA ll IO KV (MT) 10/01/2000 08:)9 10/01/2000 14:UO l JS CORTO cmcuno EN m. TADLERO Dl! UT.-DAIUlAS y 1.1..A Vl:.S SI'. SUSTIWOAS s ACCIONES l>ll TEllCEitOS SlJIJES'fACION El.l:CTHICAS 
ll 111' 01 !O KV (�fl) IO/IJl/21100 IS'26 IO/IJl/20110 17,!7 l.SO DEl'ECTO IN

f

fRNO CLIEN11! , INSlTIVro OEOflSICQ.!'AI.TA lJU MANTl!NIMU!NTO y l'llOl'LAS l>E I.UZ DEI. SUlt INSTA!.ACIONJ:.S J'AlfflCIJI.AitE:-i 
¡g Cll 01  10 KV (MT) IOJlll/lOoO 1v.,1 10/01/ltlOO 12'16 2.7S UNl!A CAll)A l!N LA I.LUOADA A 1.A SAIJ lOOH-COIUtOSION DU l!MJlALMll s l'ROl'lAS DH LUZ DI!!. SUll IU!l>ES Al!IU!J\S 
40 UJ 0) IO KY (MT) 1 1/01/2000 IO:N l l/0112000 IS:14 4.IU l)i!SCAltOA llN RED AEIU!A Y l>ESl'lU!NDlMll:.NTO 01! UNl?A l'ARTICULAR-l>l!FEC.:TO INTl!RNO s l'IWl'lAS DI! 1.UZ ül!L SUH ltHl)E.s AlilU!J\S 
<I  n 1 1  1 0  K V  (MT) 1 1/01/2000 13:20 1 1/01/2000 I S:06 1 .77 lcRCEROS -ACERCAMIUNTO on GRUA A RED AI:JU!A CIRCUITO -DESCARGA EN REO Al:.lW.A s I\CCIONl:.S UE TEJ<Cl:ltOS l<lil)ES Al:IU� 
42 A 09 IOKV (MT) l l/01/2000 ll:14 1 1/01/2000 14:07 O.SS INVERSION DE: t'ASES-MONTAJE V l'ROl'IAS DI! LUZ DEL SUR REI )ES AEIU!AS 
<J NA 06 10 KV (MT) 1 1/01/2000 IG:07 1 1/01/2000 111: 18 l. 18 DESCARGA A TD�RRA EN CAOLE l'ART.-ENVUJECIMIENTO OE MATERIAL V l'ROl'IAS DE 1.UZ OEI. SU!t JNSTAl.ACIONJ!S l'Ak'J'ICUI.Al<ES 
.. se 20 ll.9 KV (MT) l l/01/2000 16:l) 1 110tnooo 19:Sl 1.50 DESCARGA SUl1ER.flCIAL EN RED AEREA-SUCI.EOAD-1 nJMEDAD V l'ROPIAS l>E I.UZ DEI. StJlt kEJ>ES AERJ�S 
,s J I  02 2.l KV (MT) 1210112000 00:)) 12/0l/2000 17:20 16.7& POSTC: M.T. ROTO, LINEAS CAIDAS ClRCUI

T

O T A  SAO l2�9-Tl.:RCl!ll0S (l'OSTE CltOCAOO) V ACCIONES DE TERCEJtOS REDES AEk.EAS 
46 l. OJ IO 'I..V (MT) 12/01/2000 07:27 ll/01/2000 on1 0.9) DESCARGA SUPEllflClAL llN RED AEREA-l.l.OVIZNA s CONDICIONES CI.IMÁTICAS REDES AEliliAS 
47 L 01 I O KV (•ff) 12/01/lOOO 09:10 12/01/2000 1 1 :04 1.90 DESCARGA SUPl!RflCIAL EN CUT-OUT-Ll.OVIZNA EN I.A ZONA s CONDICIONES CI.IMÁ'llCAS EQUU'OS DE J'l{Ufl;L:t:ION '( t,..IANIUIJltAS 
.. e 01 IOKV (M'f) 12/01/lOOO 14:)0 11/01/2000 ll,22 0.87 01:SCAROA llN CADI.E 10 K. CIRCUITO DE SI: 1 166 A SI! 596-Tl!RCEROS (CAfll.I! l'ICAlX)) e ACCIONES DÉ TERCEltOS l<EIJES SUllTEkllANEAS 
49 JI 02 2.3 KV (MT) ll/01/2000 19.00 1)/0112000 18:H 23.S7 NO LOCALIZA�ODl<.ECAROA V 1'1\0PlAS OH l.lJl Dl:I. SUi< OTIWS 
so J I  02 2.JKV (M'I) 12/UlnOOO 10:IS ll/01/2000 10:40 0.42 NO 1.0CALIZAOO-SODRECAl<OA V l'ROl'l/\S DE 1.UZ DEI. SUI< unws 

ll l'L os IU KV (MTJ 1)/01/1000 01!.:26 l l/Ul/2000 09:12 0.')) Tl!l{CEH.OS (SUSTRACClON De FUS NEUU 100 AMl')-NINGUNO V ACCJONl:S DE TEIWl:l<OS OTl<OS 
S2 s os 10 KY (MT) 1)/01/2000 IS:41 l)/01/2000 lG:22 0.68 DESPRl:NDlhilENTO DE UNA FASE ClRCUITO NUEVO POS 4TI-1 A CLU:'.NTE: -MONTAJE URE s l'R01'1AS l>E LUZ Dm. SIJI< EQUll'OS OE l'l<OTl!t:Cll>N Y MANIUUltAS 
SJ ST 12  10 KV (MT) ll/01/2000 IS:Sl 1)/01/2000 16,H 1.01 NO UDICAOO-EN INVESTIOACION V l'ROPlAS DE I.UZ l>El. StJI{ OTROS 
H PI. º' 10 KV (MT) 1-t/01/2000 02:21  14/0lnOOO OS:58 ).62 CAIJLC M.T. DAl'IAOO-TllllCl!ROS V ACCIONES 1)1! TEJ<CiiitO.S 1um1:s :-ilJlfl'l!IUtANl�AS 
ll SA " IOKV (MI') 14/01/2000 09.07 14101/2000 1 1 :UO 1 . 18 Dl!SCAH.OA CN l'RIMAIUOS 01! 11tAFO 10/0.l)-Tl:ltt:l:ltOS(ALAMUltE) s ACCIONES OH TERCl:ROS SUJll�TAC..:ION EJ.E<.:TIUC/\S 
l6 CII O(, IO KV (MT) 14All/l000 10:49 l'l/01/2000 1 1 :ll 0.70 l'OSTI! CI IOCADO DERIVACION A SAll lJS9-l>ESCAROA EN Rl!D AERJ!A s ACCIONES 1)1! Tl!ltCl!llOS ltEl>ES AEl<l:.AS 
l7 SA 16 IO KV (MT) 14/01/2000 14'18 14/01/2000 IS:18 O.ll 1.1.AVH OE St'-01 QUL!MADA-FALSO CONTACTO s l'IWl'lAS Ol: I.UZ I>l:l. SUH SUUE.'{ fACION l:I.ECTi<JC1\S 
s, VM IS 10 KV (MT) 14/01/2000 19:)1 1-1/01/1000 l):)O 3.98 TllANS1:01tMAUOH OEFec·ruoso UN se S l70-POJ( ül!TEIU\11NAJ( s l'llOl'IAS l>l! l.lJl l>EI. SlJf< SIIIJE:-iTACJON l!l.l:CTUICAS 
l9 VM IS 10 KV (MT) 14/01/2000 19:)7 14/01/2000 20:00 (.1.)8 NO UUICADO-NO DElclU-.ilNAOO s 1'1<01'lAS DE 1.UZ DEI. SUR O'IUO!i 
60 NA 0-1 iO KV (Ml) 1-1/01/2000 ll :18 IS/01/2000 00:)ú lll  TANSr'OR..W>OR DEl-'0Cl1JOS0-1'01t l>ETEIU-.11NAR y l'IWl'lAS 1>1! l.UZ DEL SUH SUlJl:STAClllN EU:C1·t<lt.:AS 
61 SA 20 IOKV (MT) J S/OJnOOO 011.47 IS/tHl200U 10:UO 1 .22 OESCAIWA EN PUS 1107-FALSO CONTACTO s l'ROJ•IAS DI: i.U:l. UEI. SUll E(Jllll'üS l>H l'UOTEt.:CJON Y M,\Nlt>IJIU\S 
6l o 19 IOKV (MT) 15/01/2000 10: 1)  IS/0112000 1 1 :)6 1 18 SUSTRACCION oe FUS DI! 100 AMl'-TERClH<OS c ACCIONES DE TEllCl:HOS 1:QUll'\>S l>E l'!HHECt:ION Y MANIOlll<AS 
6) Jl 01 2.) KV (MT) IS/01/2000 1):)4 1s,01nUQO \S:29 1 .92 R.Af,.i.AS DE AkUOL SOURl! R6.U A.l!JU!.A. CI.RCUlTO A SAO 'ISK-OESCAl<OA EN JU.!O Al!IU:A V ACCIONES uu nmcE1t0s l<EIU:S AEIU;.AS 
E4 SI. .. IO KV (MT) J S/01/lOOO 15: J)  IS/01/2000 ll:4ll ll.58 Dl�CAJ<OA EN CAUKl! 10 KV. CIRCUTro SEC 6211-1 A se l'DS ))71-11�Cl!ROS{CAOJ.E l'ICAOO) y ACCIONES 01! TlmCEHOS JtEIH:S SUUTl:RltANl:.AS 
•i l'A OJ 10 KV (MT) I S/01/2000 17:H IS/01/2000 l!l:lll 1 ')) DESCAKGA EN RED A.ERE/\. Ul:IUVACION A SAU 4Sll.-ll:kCl.:ROS(POSTI! CI IOCAIX>) s ACCIONES Dl: TEltCJ!ROS 1(1:J)ES Al:l<J�S 
66 SI. OJ IU KV (MT) 1M>1nooo OUII 16/01/2000 ll·-1) 19.7S C,\J11.E DEl'&HJOSO: SE: )OS A SAIJ l61l-ENV(!JEC1MIENTO y l'IWl'IAS Dl! I.UZ l)HI. SIJI( REl)l!S SUIHEIU<ANl:.,\S 
67 n OJ 10 KV (MT) 16/0l/lOOO Ol.42 16/01/2000 os.os l . 111 NO UUICAlX>SOll!lECAROA s l'ltOl'IAS DE LUZ DEI. SUR O'fl<OS 
68 e .. IO KV (MT) 1610(/2000 ll :4) 16/01/2000 1'4:)0 l. 78 NO UUICAl)O.SOOIU!CAROA e PIWl'lJ\S l)I.: 1.UZ DEI. sun OTIWS 
" SJ º' IOKV (MT} l óAJl/1000 19:SI 16/01/)000 ll:00 l. l S  LINEA M.T. CAIDA : SI! 6-U A CIUDAO Dl: LOS NIÑOS T TECSUll-TEHCEROS (CUtCUITü l'Al<TICUIJ\K) s ACCIONES DI.: lCllCEllOS Rill}l:S Al:::l<l:'.AS 
70 se 1 1 IOKV tMT) 17/01/2000 10·1!( 17/Ul/1000 1 1 42 O !IO Vll!NTO CJIOCAl.lO · ALTilllA Ol:I. POSTE 12 ANTES üEI. SDA. 10261-llESCAROA HN Rl:l> Al:IU� V ACCIONI� IH: TERC.:EltOS l<EDl:S AEHEAS 
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ESTADISTICA DE !Jl!TERRUrCIQNES lJl·!PR�VlSTAS- LUZ DEL SUR S.A.A. 

AÑO 200� 

l
º

l:.i\'1'JW 

1'1:N.\'/();'tl 
f'J·:

C

ll,1 IIOM n:au 110/l.·I 
fJ.ÚHINl" 011i1:u1 :-1cw,v1-;s Ot' (..;.IU,..,-l(iHf//� I.OC-ACiUUI'. A" .w:r ,1/./.1/ 

JNIC/Al. J.''tl/C/,U. FJN,11. l-"'Jl\'.-I1. \, .\'f;HJ'/CJ{J 

71 z 11 ID KV (MT) 17/0l/2000 11:29 17/0J/2000 13:ll l.10 CAJJLE ID KV. PICADO-TERCl!ROS c ACCIONES DE rnRCEROS RJiDl!S SUJlTEllRANEAS 
n se 10 IDKV (MT) 17/01/2000 13:19 17/01/2000 15:30 l.18 DESCARGA EN 8AR.R.AS llT.-NIOO DI.: A VES V ACCIONES DE TEllCEllDS SUUEST ACION m.EC'fRlCAS 
73 JI 02 l.lKV (MT) 17/01/2000 14.0) 17/01/2000 IS:44 1.68 CORTOCIRcurro EN lillD AeR.EA DT.-l�Vl!Jl.:ClMIENTO UE MATERIAL V PROl'lAS DE LUZ DEI. SUR SUllESTACION EI.ECTk.lCAS 
74 z 11 IOKV (Ml') 17/01/2000 14:26 17/01/2000 19:01 •4.58 RECAI.ENTAMllóNTO EN CONECTOR Y 8USIIING SEC. 6S80·fAl.SO CONTACTO c PR01'1AS Of I.UZ DEI. SUR SUIJESTACION l:1.EC'l"RICAS 
7S a ¡¡ 10 KV (MT) 17/01/2000 18:S4 17/01/2000 ll:O 4 .8S hl< DISYUNTOR 8.T. DEL TRANSF. ! -FALSO CONTACTO c t'ROl'IJ\S 1)1: LUZ nu SUR EQUIPOS DI..: l'ROTECCION Y MANIOllkAS 
76 a IS IOKV (MT) 17/01/2000 20:08 l&/01/2000 10:11 14.0S EN CAllU! eme. SE.C 8)5) A SEC.7475 T )51SI-EN PRUE.DAS Y LOCAl.llACION c PJtOl'lAS DI: LUZ DEI. SUR 1umns SUllTf:JlRANl�S 
77 VM IS IDKV (MT) 18/0111000 06:ll 18/01/2000 06:46 O.SS CORTE DEllIDO A EXPLOSION s CONOJCIONES c1.1MAnCAS liQUll'OS DE PKOTl.:CCION Y MANIOIJJtAS 
78 PA 06 IDKV (MT) l&/01/2000 06:)8 l&/01/2000 08:)4 1.9) DESCARGA EN RED ABRf:A-SUCU:üAD-II UMl.:DAD s PROPIAS DI..: LUZ om. SUI< Rl:DES AEREAS 
79 CII Ol ID KV (MT) l&/01/2000 09:28 l&/01/2000 09:H 0.0l SISTEi-.tA 01! l'llOTl!CCION s PROPIAS DE LUZ DEL SllR EQlJJPúS l>H l'ROlEC.:L'lüN Y MANIUIJltAS 
•• PL 02 IOKV (MT) 18/01/1000 14.06 18/01/2000 l4:,4S 06S ()J�CAROA IIN Jll:OAlfüEA-sucu:1>Al).IIUMEl) AU V l'IWl'IAS 01: l.UZ. 1>EL sun 1<1:1.>ES AEltEAS 
81 MU 13 10 KV (MT) lll/01/2000 14:411 IK/Ol/2000 JS:)O 0.70 CORTOCIRCUITO EN RED AERllA.RAMA. OH AlUlOI. c ACCIONES 1)1: TERCl..:l(OS REDES AJ:llEAS 
il ST " IOKV (MT) IB/01/2000 16:)2 18/01/2000 18:Sl us UNl¼S CAIDJ\S SAO. 10311-VlENTO CIIOCADO ('íl.!kCEROS) V ACCIONES IX TERCl.:KOS REDES AEltilAS 
ll VM 02 IOKV (M"f) IK/0112000 20:00 18/01/2000 20:SS 0.IJ2 NO UOIC.:ADO-NO OETERMlNAIX> s PROPIAS DI! 1.UZ UEL SUk OTltOS 
.. , CII 0G 10 KV (MT) 18/01/2000 11:)8 IIJ/0\/2000 00:)9 ).02 SEC.:.5726 OUSIDNG Y CONECTOR QUEMAJX) A SEC.S727-fAI.SO CONTACTO s Pl<Ol'lAS DE LUZ DEI. SUR i<l!OES SUlf!"EIUv\NEAS 
ll A ,. 10 KV (MT) l!l/0\(1000 11:)0 l'J/01/1000 12:48 l.)O llAMA 1>1! ARllOL tl!llCA AL SüA. 1170-DESCAl<OA SlJi'EkFICIAJ. EN IUill Al:llliA V ACCIONES OE H:J<Cl:ltOS REI >ES AEIU!AS 
16 CII º' IOKV (M"f) l'J/0112000 11: .. 6 l'J/UlnOOO 12:1 .. 0 47 l>l!SCAJ<O/\ SUl'l!l<FICW.-1.J\ V AIXJ llN CAI.IENTl: s l'ltol'IAS DE 1.IJZ DEI. SUH SIJIJl�TACJON lil.H .. Tl<ICAS 
87 SA 13 IOKV (MT) 10101/2000 OIUl 10/01/2000 O�HO 1.12 l)ESCAllUA A TlEllJv\ SAO. 10188-AVl: s ACCIONES DE lH<.CEKOS SlJIJESTAC.:ION m.EC"ll<JCAS 
88 Sk os UKV(M'f) 10/01/2000 17:49 20/01/2000 19:58 l . lS CORTOCmcurro EN RED AERllA (IIEURAS ROTAS SAH. 711))-FUH!t"fES VIENTOS EN l.A ZONA V CONDICIONES CI.IMÁTICAS 1u:u1:.s AEtu!As 
B9 D ll IOKV {MT) 11/01/2000 07:)l 11101/2000 09;)6 2.07 DESCARGA SUl'EH.flClAL EN REO AEREA-SUClEDA0-1 fUMEDAD s PROl'IAS 01: LUZ DEL SlJI< SUIJESTACJON EI.IXTIUCAS 
90 o 21 ID KV (M'I') l l/01/2000 09:-17 21/01/2000 11:IS 1.47 üESCARGA-SUCIEDAD-1 nJMEDAO c l'KOJ'l,\S Dli LUZ DEL SUR SlJJlE!>TAC.:ION lil.EC"llUCAS 
91 c 08 IOKV (MT) 2110112000 1):40 22/0 l/2000 Q.:1:4) IS 05 CAULE QlJEMAOO-ENVl!JECllifilNTO DE MATEIUAJ. c l'IWPIAS DE LUZ DEL SUR llliOES SUIJTEkRANEAS 
92 e 02 IOKV (M'í) 21/01/2000 ll:42 21/01/2000 IS:29 l.78 CADLE QUEMADO SE. lll A SE. .. 07-l!NVI!JECIMlENTO DE MAlEIUAL c PROl'IAS DE 1.UZ om. sun REDI� SUUTERRANEAS 
9) su 01 IOKV (MI") 21/01/2000 14:)1 l l/0112000 17:)0 2.98 SOURClliNSJON-fENOMENOS A Th10SFERICOS V CQNJ)JCJONES CL.IMÁ Tit:AS l:QUIPOS DE l'IWTl:CCION Y t-.lANIUlll<AS 
9< ll OJ 10 KV (MT) 11101nooo 10:12 21/01/201.)0 22:06 1.90 DESCARGA SUPERFICIAL l?N RED AERl.!A Y SAH 4'J6S-POLUCJON (CIRCUITO CERCA AL MAR) s CONl>ICJONES CLJMÁTICAS l<El>ES AEl<J:.-\S 
9S a 01 IDKV (MT) 21101/2000 20:IS 21101nooo 03:22 7.12 CONATO Ol! INCENDIO l!N SEC. 7S 16-11ALSO CONTACTO EN CONHC'fORES s l'lHlJ't,\S Dlr LUZ OEI. SUJ< Rl:J)ES SUlffEkJtANE.AS 
96 8J Dl 10 KV (MT) 21/01/lOOO 20.Sl 21/01/2000 22:05 1.22 DESCARGA SUPJ!Rt'ICIAL � R8) AEllEA-POLUCION (CIRCUITO CERCA AL MAR) s CONlllCIONES CLltvlÁTICAS REDl:S AEIU!AS 
97 NA º' 10 KV (Ml) 12/01/2000 00.00 12/(HnOOO OU4 1 89 NO UOICAlXl-NO Dl!TERMINADO V PROl'lAS 01! LUZ Dlll. SU!t üTROS 
98 ST " IOKV (MT) 22/0lnOOO ll:18 12/01/2000 IS:00 1.70 LINEA CAIDA POS.)4)1-l'OR lERCEROS(CIIOQUE) V I\CCIONl� DE TERCEROS Rlil>ES AJ:IU:.-\S 
99 l. Dl 10 KV (MT) 21J01nooo 11:11 23/01/2000 12:)) 1 .35 DESCARGA SlJlll!RflClAL t::N RED AERJ!A-SUCllillA0--1 JUMlfü,ill s PltOPlAS DC LUZ DEI. SUR 1u.:u1:s Al:REAS 
100 se 11 10 KV (MT) 13/0lnOOO 16:)6 1)/01/2000 17:�9 1.22 CORTOCIRCUffO EN RliD AERf.A-lT:.RCl!llOS -CORT AMONTE V ACCIONES DE "11:R.Cl!itOS IU:01:S Al:l<EAS 
101 ST " IOKV (MT) 2)/01/2000 16:4) 2)/01/2000 18:19 1.60 LINEAS CAlllAS SAD. 1007'-lcRCEROS(POR RE'lllWl COML'TAS) V ACCIONES DE TEllCEROS llEOES /\ERE.AS 
101 L Ol 10 KV (MT) ll/01/2000 21:10 2)/01/2000 21:11 0 .18 Dl!SCA}(OA EN CUT ..Qlff -t'ALSO CONTACTO s PllOl'IAS Ol! LUZ DEL SUll EQUIJ�S OE l'ltOTECCION Y MANl<llll<AS 
101 SIi 01 IOKV (MT) 24/0112000 1):0) 24/01/2000 14:41 l.63 CORTO CIRCUITO EN LINEA M.T.-i:LIERTE VIENTO V CONDICIONES CI.IMÁTICAS 1(1.:l)(rs AEREJ\S 
101 a 09 ID KV (MT) lS/0112000 07:IS 2S/Ol/2000 12:21 S 10 CORTOC1Rcurro 1!N RED AcREA. 0.09 A SI!. 194-0L.oµo AJ:ROSTA"JlCO c ACCIONES DE. TI:RCEl<OS flliDESAEHEAS 
,os SJ º' IOKV (MT) H/01/2000 IS:Sl lS/0 1/2000 20:H 4.Sl POSTE CIIOCADO SAO. 20720.-POR TERCl!ROS s ACCIONES DE TERCEltoS REDES AEIU�S 
106 c os 10 KV (MT) 2S/Oi/2000 19:48 lS/01/2000 21:SO 2.0) NO UDJCAI)O..SOORECAROA c l'llOl'lAS DE LUZ DEI. SUR OTl<OS 
107 MO 12 IOKV (MT) 2S/Ol/2000 i9:S7 2SIOl/2000 22:16 2.ll DllSCAROA EN CONECTOIU!S cm curro SEC 7SS7 A suc 749) TSAU 217>-1-"ALSO CONTACTO c l'f<Ol'lAS DI! 1.U2 l>EJ. SUI< IU�UI� SUIJTl:llltANl�S 
'º' VM 13 10 KV (M'l1 l6/01/l000 ll:41 26/01/2000 , .. :28 1.67 l)liSCAROA A 11\A VES DE PASTOllAI-A.1'. (U.J!OADA A SAil 1727)-1.JNl!A D!!SCOLOADA s l'ltOJ'lAS 1)1: LUZ DEL SUI( lll:DES AEllli/\S 
109 �,. 02 10 KV (MT) 17/tll/1000 04:42 17101/lOOO US:OS OJM NO UUICADO-L!N INV(!:rnaACION V í'KOl'lAS DI! L.UZ. Dl!I. SIJlt OTROS 
110 ST " IDKV (MT) 17/01/2000 07:o-t 27/01(1000 0ll:OS 1.02 NO UlllCA!)O.SOURl!CAROA V l'l<Oi'lAS üll LUZ DEI. SUI{ OTRCIB 
111 SJ 01 IDKV (MT) 27/01/2000 11:34 17/0lnOOO 11:09 O.SS elff.OUT DESPRENDIIJO.fALSO CONTACTO s J•ftol'lAS 01..: LUZ DEI. SUR EQUIPOS DE i'IWTl:CCION Y f\.tANIUIJl<AS 
112 CII 06 10 KV (MT) 27/0lflOOO l4:4fl 28/01/2000 1):10 22.Sl DESCARGA 1!N Tl!RMINAL DJ.! SALlOA Sll. l 165 -FAll.A EN CAD LE SUUTl!RJlANEO s J•JtOl'IAS DI! LUZ DEI. SlJll JU!OES SlJlfl'El<..RANEAS 
11) VM 11 10 KV (MT) 27/0111000 16:19 21ro1nooo llil:12 2.88 COLA OH COMl!IAS P.N LJ\ LLEGADA A LA SA.D .-886.CORTOClRClJffO s ACCIONES l>E TERCEJWS IU!DCS Al.:lll!AS 
'" NA 01 2.lKV (MT) 27/01/2000 20.01 27/0112000 21:00 1 . 98 01..:SCAROA SUl'C::llf"iCIAl,..fAL TA DI! MANTENIMlEN"fO V l'ROPlAS OC L.UZ DEI. SUlt SI.JUESTACION 1:1.ECTl<ICAS 
I IS  CII 06 10 KV (Ml') ll:l/01/20<)() 09:01 1&101nooo 1):29 4.45 NO LOCAL1ZAJX>..SODRECAR0A s l'ROl'lAS DI! LUZ !)EL SUR OTROS 
116 l'I. 06 10 KV (M'I') ll:l/01/2000 14:43 28/01/2000 16:20 1.62 CORTOCmCUlTO EN RI!l> AEREA-ARUOL CAIDO SOORE RED V ACCIONES DI! 11:RCEROS REDES Al.:l<J� 
117 VM 10 10 KV (M'í) 28/01/2000 IS:JS 2&101nooo IS:40 0.08 NO LOCALlZAl)().EN INVl!STIGACION s l'llOt'lAS DI! LUZ DEL SlJlt OTROS 
I IM L os 10 KV (MT) l&/01/2000 16:0S l&/01/2000 16:42 0.62 llESCAROA SUPURFIClAL I!N RED AER!!A.SUCIEOAD-lllll\.·U!DAU s l'llOl'lAS DI.! LUZ um. SUR SUDl�TACION 1:1.l!CTJUCAS 
119 ll 06 IOKV (M"O 28/0lnOOO 17:)0 18/01/2000 18:44 1.2) or�CAROA SUPEkFICIAl l!N RED AEREA-SUCO:OAD-IIUMEUAU s l'ROl'IAS OE LUZ DEI. SUR SIJlll!STACION 1:1.ECTIUCAS 
120 SA I! 10 KV (MT) 19/01/2000 08:16 29/lll/2000 09:22 0.9) DESCARGA EN REO AE1lliA üERIVACION A SAO 47S5-TERCUR.OS (CAJ.l)A OE fl.EJUW UE CONSH<lJL'CION) s ACCIONl.:S DE n:1<c1..:1ws REDES AEIU!A::i 
ll l Sil º' 10 KV (MT) 2wo1nooo 2):)0 )0/01/2000 00:0G 0.60 Ul:fl!CTO INTERNO EN CAD. l'ARTICULAR V PROPIAS DI.: LUZ DEI. SUI< INSTAJ.J\CJONl:S l'Alfl"ltUI.AJU� 
122 CII Ol 10 KV (MT) )0/01/2000 09:)) )0/01/2000 10:lS 0.87 DESCARGA SUl'ERflClAL EN R1!D AERJ!.A-SUCIEDAD-IIUMJ::OAD s i'ROPIAS DH LUZ DEI. stm IU'.DES AElt.EAS 
12) ST " IOKV (MT) )UJOl/2000 11:10 30/0112000 ll:Sl 1.71 CAUU! AUXlllAk 10 KV. QUl!MAVO (SI!. 1172 A se. 1634)-ltNVEJHCIMENTO 01.! MATl.:Rl,\L V l'l<Ol'IJ\S DI: LUZ DEI. SUR I\EIJES SUUTEIU<ANl�S 
IH SA :'J IU KV (MT) lOJ01noov 14·41 )0/01/2000 IS:26 0,7S CAIDA Dl! ARllOL CERCA AL SAO . .  3446-CORTOCUlCUffO EN RI!D AEru!A s ACCIONES DE TEl<CEJWS llEl>ES AEIU!AS 
12S ST 12 IOKV (MT) 30/01/2000 l<:Sl 30/01/2000 16:16 1.)8 NO SE un1cO V l'l<Oí'IAS ül! 1.UZ OEI. SUI< OTllOS 
ll6 UJ Ol IOKV (MT) 3WOJnOOV IS:ll )0/01/2000 15'52 O.ll CORTOClllCUITO EN IU!I) Al!IU!.A 1'01< CIIOQUl! 01! l>QSTI.! Al'-l'l!RCl!l<OS s ACCIONl!!i DI! TEllCl:l<OS llt:1)1\S AEREAS 
ll7 a " 10 KV (MT) )0/0112000 17:Sl l0/01/lOOO 19:48 1.91 CADU! Sl! 191 A se 1477-PllOl'IA Ol! I.A RED c l'llOl'lAS DI! LUZ l>El. Slfü 1<1:lll:S SIJ/ITEJ<l<ANI�� 
128 A 01 IOKV (MT) l1ro1nooo 08:H )1/0112000 IO:SO l 4) TERCEROS (CI IOQUl! DI! rosn� ALTURA l'MI. O)ll)-(:ORTOCUlCUITO ANTES l'Ml JII V ACCIONES 01! TEltCl:IWS llEllES Al:IU!AS 

129 SA lO IOKV (Mf) ) l/01/2000 09:07 l lJOlnOOO 10:19 1.20 DUSCARGA SUPERFICIAL RED Al::REA-SUCIEDAI).I IVMEDAD s l'ROPIAS DC LUZ OEL SU!< REDES AEIH:AS 130 su º' 2.3 KV (t-.ff) ]1/0\/1000 11:40 l l/01/2000 1):07 l.4S RAMAS DI! AROOL SAD. 464.-CORTOCIRCUITO EN Rl:D AERJ!A V ACCIONl:S DE TERCEIH)S JU�IJES AliRE.AS 111 L Ol 10 KV {�fil 11101/2000 12:37 ) )JOl/2000 INO I .OS CORTOCIRCUTl'O EN R1!D AERI!A-RAMA.S UE AllllOL $ ACCIONES DE TEl<CEJWS REl>liS AJ:kl�S 
132 ST 12 IOKV (MT) l l/OlnOOO IS:S6 1110lnooo 16:41 0,77 NO Sl! Ul)JCO-l'Olt O�rERMJNAR V l'ROl'lAS DE LUZ J)EJ. SlJI( umos 13) A 07 IOKV (M'I) )1/01/2000 ll:07 Ol/02(J.OOO 02:29 l.37 Dl!SCAIWA EN SDA 4462- ENVEJL:CLMIENTO DI: 1:QUU'O V l'llüi'IAS Ul! LUZ. Dl:I. SlJJ( SUlll:SlAtl(lN El.Et:ll<.ICA::i IH A 11 IOKV (M.I )  01/02/2000 I0:17 01/02/2000 11:00 0.72 Oi!SCAHOA-SUCD!UAD-IIUMEDAU V l'llOJ'l,\S DE 1.UZ l>EI. SUll ::iUIIESTACION El.l.:CTIUCAS 
ll! z u, IOKV (MT) OJ/02/2000 1):)9 01/02/2000 IS:0-1 1.41 NO LOCAl.lZAD<>SOOftECJ\ROA e l'HOl'lAS l>I: 1.UZ DEI. SUH OTl<OS 116 SJ OI 10 KV (MT} 01102nooo 14:36 01/02/2000 16:09 I.SS VIENTO CIIOCAIX> POS. lll6-POR TERCEROS s ACCIONt::S OE TERCEitOS R.1:01:s AEl<l:AS 
ll7 se 'º JO KV (MT) 01/02/2000 IS:lO OIJOl/l.000 JNO 1.17 CORTOCIRCUITO EN RED AEREA SA.D. lS48·RAMAS UE AIWOl. V ACCIONES 01: TEltCl:l(OS REDES Al:l<EAS 
lli PI. 06 10 KV (l\.ff) 01/02/2000 21:4) 01/02/2000 l2:2S O. 70 LLA VI! sr. QUl!t-.tAOA-llNVl!JcCIMO!NTO DE MA"lck.lAL V l'IWl'IAS DE LUZ Df:I. SUR SUlll�TACION EI.B.:Tt<tCAS 
1)9 l. º' IO KV (MT) Ol/Ol/2000 OUII 02/0lnOOO 07:SO l.87 t.lNl:A Dl!Sl'liliNDIDA I FASI:! Á?fl'ES Dm. POS. l})).ENVl!JEClMlliNTO-COK.HOSION s l'llOl'lAS Ol: LUZ DEI. SUlt REDES A..EHEAS 140 UIJ 01 IOKV ft,.fll 02/02/2000 10.SS 0)/02/2000 17:2S 30.SO EN l.OCAJ.lZACION-POll OL'Tl.:RMINAR V CONJ>ltlONl.:S CI.IMÁTICA.S JU:l)llS AC'.IU�S -· 
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111 L os 10 KV (MT) 02/02/2000 )1:41 Ol/02/2000 17:l< S.Bl CORTOCfilCUITO EN RED AEREl\·MMA D� AR!)OL s ACCIONES DE TERCEROS REDES AEREAS 

10 PA O< IOKV (Mí) 02/02/lOOO 1):00 Ol/02/2000 15:11 l.18 NO LOCAlJZADO.SOORECAROA s PROPlAS DE l.lJZ DEI. SUR SlJllESTACION EJ.ECTIUCAS 

11) HA os IOKV (Mr) 02/02/2000 ll:11 Ol/02/2000 15:)l I.SB VD!HTO CIIOCAOO SAO. 10611-l'OR rnncEROS V ACCIONES DI:: TERCEROS RcDES AIHlEAS 
144 VM 14 IOKV (Mf) 02/0212000 l?:ll Ol.iOl/lOOO 20:lS UB DESCARGA I!N RED AER.EA PARTICUI.AR-Ll.OVlZ.NA s CONDICIONES Cl.lMÁ'llCAS REDES Al:IU:.J\S 
141 SA 17 !OKV (M.I) 02/02/2000 l):07 OllOlnOOO OOciS 1.1) Al.AMURE HN H.l!D Al!IU!A CERCA AL SDA. 2211-CORTOCUlCUITO HN RJ:.JJ Al:Rl!A s ACCIONES DE TEltCEJ{OS REDES AEREJ\S 
146 SI 18 IOKV (Mf) O)/Ol/1000 07:22 0)/02/2000 15:14 7.87 OESCAROA l:N TEkMINAJ. DEL POS. 1049-NIOO DE PALOMA c ACCIONES UI! ll�RCHROS IUil>l!S SUOTERJtANliAS 
1<7 SA 14 10 KV (Mr) 0)/02/2000 14:JS OlJOl/lUOO 16:40 2.08 CORTOCJRCUffO SA. 2449-POR TERCl!ROS (Al.AMURE) s ACCIONES l>E lCRCEROS SllOllS"fACION ELECTRJCAS 
148 c 16 IOKV c•m Olllll/lOOO U:43 0)/0l/lOOO 18cS5 l.lO TRAfO .•A• SE. 901-Dl:SCAROA ENTRE FASl!S POR DAJO NIVfil. 01! ACEl"rE. c PIWPIAS DE LUZ OEI. SUR EQUlPOS DE l'H.OTE(XJON Y MANIUlmA:S 
149 SA 14 10 KV (MT) Ol/02/2000 19'5) Ol/Ol/lOOO llcO? 1.17 COLA OE COMETAS ENTRE EL SDA. lOSOS y SOA. 10105.CORlOCIRCUírO EN l(ED AEREA s ACCIONHS DE 11.:UCEH.OS REDES Al!REAS 
ISO CII 01 IOKV (MT) O<llll/lOOO ll:41 0</01/lOOO l-4:S I  1.17 CORTOCIRCUITO EN RED AEl<EA-A Vll s ACCIONES DE TERCEROS l< EUES AEkEAS 
151 A 11 IOKV (Mt) 04/0212000 ll:Sl 04/02/2000 l<t:'10 O.Jll CAJ)Lf: l)ARTJCUlAR PICAOO SI!. 84-1 A CL!ENTl! 1111..0S CAUl!NA-rok TERCEROS V PROl'lAS OE I.Ul DEL SUH IN�'TAI.ACIONES l'A.1<.TICIJI.AJ<.l::S 
151 UD 01 JOKV (MT) 04/0VlOOO IS:20 0'1/0ln.000 18:20 l.00 Ol!SCARGA A TIERJlA-l.LUVlA V CONUICIONES CUMA TICAS REUES Afü<.l!AS 
151 VM ll 10 KV (MT) 04/02/2000 IJ: IS O<J<Jl/lOOO 18:48 I.SS CORTOCIRCUlTO l:N REO AEREA SA. 20131$-COLA DE COMETA s ACCIONES DE Tl!RCEROS REDES /\ERE.AS 
114 NA 01 IOKV (Mf) 04/02/2000 li:18 04/02/2000 19.45 HS ícLEMENTO EXTRA�O EN LINEA (PELOTA) V ACCIONES DE TERCEROS REDES AEREAS 
ISl 81\ ll IUKV (MT) OS/UVlOOO H.29 OS/02/2000 15:ll O.Jl NO SP. IJUICO-rúR Dlffl!l<.MlNAR s PROPIAS oe UJZ DEl. SUI< o-mos 
116 PA 06 10 KV {MT) 05/0VlOOO IS:ll OSJ\ll/2000 17.19 1.77 DE!iCAllGA EN TkAfO-IIUMl!OAJ.J.SUCU.:UAD s l'ROl'lAS UL! LUl DEI. SUR suucs·1"ACIUN l!Ll!CTIU�A:S 
157 VM 02 IOKV (MT) 06/02/2000 11:46 06/lll/lOOO 14:'iO 0.90 llESCAl<GA EN REO Al!REA-SUClliOAf).J IUMfillAD s PROPIAS UE 1.UZ DEL SU!{ REDES AERE/\S 
158 SL O< 10 KV (MT) 06/lll/lOOO 15:00 06/0212000 JJ:17 118 EN CADI.E SE. 22'1 A SE. )02 ( AlJMENTADO ron AUX. }011 A SE. ]02}-llN A.NAlJSlS-l"Ok 01rrcR.MlNAJl V l'ROl'lAS Dll LUZ DEI. SUR llEllES suun::RJI.ANEAS 
159 PA os IOKV (MT) 07/0212000 06:16 01102/2000 07.4S 1.48 NO UOICAJX).SOOfiliCAAGA s J'ROl'lAS DE LUl 01..:L SUl< OTnOS 
160 L O< IOKV (Mí) 01/02/lOOO 06.24 01/02/2000 08.09 1.7S l.lNEAS CA.IDAS CERCA AL SOA 2nJ-l!NVl::Jt::CIMIENTO Ot::: MATER!AL�ORJ<.OSION s PkOPlAS DE 1.UZ DEI. SUH RfDES Al::1<.EAS 
161 z ll IOKV (MT) 01/02/2000 10:]6 OJ/02/2000 11:15 0.65 NO UUIL:ADO-SODllli.CAJlGA e Pl<Oi'lAS Dll LUZ DEL sun OTllOS 
161 CII os IOKV (M·r, 01/02/2000 12:00 08/02/2000 01:lS 1}42 CAlll.E Dl!FEC1lJOSO om. CIJ(C.146S A SE.100-ENVEJEL:!MfüNTO Dll MATl!k.LAL s l'ROJ'IAS DE LUZ DEL SU!< REDES SIJifflilút.1\Nl�S 
161 NA 06 IOKV (MT) OJ/01/2000 16:14 OJ/02/2000 lK.211 2.23 UN� CAll)A ClRC.SAP.41JI A SAP.41ll-ENVl!JECIMlliHTO DE MATl!RIAL V ACCIONES DH TERCl:ltoS IU:l>ES Ai.:Hf!.AS 
164 SA 19 10 KV (MT) 07/02/2000 iJ:411 07/02/2000 20:47 2.911 OESCAHOA EN RED AEREA 10 KV-TERCEROS(CAIOA DE Ll:TRERO PlJllLICITAktO SOl!H.E LlNEA) s ACCIONllS DE TERCEROS HEDES AEREAS 
165 CII 06 IOKV (MT) 07/02/2000 20:]6 07/02/2000 l0:52 0.2J SOURllCAltOA (Al. NORMALIZAR ClR.CUITO: Sil 1480 A se 6l]O T SA 4184-SlN Ol!FECTO s l'ROPIAS OE LUZ DEI. SIIH OTROS 
166 SA 16 IOKV (Mí) 07/02/2000 21:0J 01,02nooo 2):2) 2.17 DESCARGA SUPERflClAL: l)OS lSS A SA l lOl T SA ) IOl·FAL TA D1! MAN"fl!NIMIENTO s l'ROl'IAS DE LUZ OEI. SUR EQUIPOS DI.: l'IWTl:r.:c.:llJN Y MANJUJJJU\S 
167 SI 17 10 KV (MT) Oll/02/2000 O l:S2 08/0VlOOO l-4:06 12.2] CADLli Dfifl!CTUOSO CIRC.SEC.8939 A SEC.9043-ENVEJEClMENTO 0(: JvlATCRW. c Pl<Ol'l.AS 01! 1.UZ DC::L SUR REDES SUUH:llRANEAS 
16, SI JO IOKV (MT) OH/02/2000 01:0) Oll/02/2000 IS:11 ll.ll CAOU! OEfECTUOSO DEL CIRC. SEC .. 189 A SllC.BSOS-ENVllJECIMJJ.:NTO 01! MA1BUA1. e l'ROl'lAS DE LUZ DEI. SUR REOES SlJUTEIUlANl:.AS 
169 01 º' IOKV (M.f) 08/0VlOOO 09:)6 08/02/2000 09:SO o 2l CORTO ClRCUffO EN l<EO AERl:.A-ALAMlHlfl:(POR TERCEROS) s ACCIONES OE TERCl::lWS mmES AEkliAS 
170 SR 05 2.lKV (Mí) 08/02/2000 1-4:S4 OB/02/2000 16:32 1.6] DESCAk.GA EN LOS AlSL.AOORES -FALTA 01! MANTENIMIENTO V l'ROf>JAS DE LUl DEL SlJI( 1rnm:s AEl<EAS 
171 PA º' 10 KV (MT) 08/01/lOOO 20:1!) OK/02/2000 20;)9 0.ll CADI.E DE COMUH!CACION DT QUEMADO (FASE R.)-fALSO CONTAL·To s l'ROl'lAS OE LUZ [)E.J. SUR SUIJESTACJON EI.EC.:"l'ltlCAS 
171 s 01 10 KV (t,.ff) 09102/2000 07:00 09/02/2000 2);)6 16.60 CA1ll.E DEFECllJOSO Dl!I. eme. SEC.6091 SAP.lOS6S -l!NVEmCIMlllNTO l)l: MATl.mlAL s l'ROl'lAS DE 1.UZ DEL SUR IU:OES SUllTEl<ltANl:.AS 
17) z º' IOKV (Mf) 10/02/2000 00:SS 10/02/2000 O J:)S 0.67 Al. PONER l!NPARALELO lDS Al.l.MP.!'fTADORES 2.0& Y VM.OS -OESCORtilNACION DE LA l'l<OTECCION c PROl'lAS Dl! 1.UZ DEI. SUR EQUIPOS 01! l'RO"ll!CCION Y MANIOUlv\S 
174 VM 11 IOKV (MT) 10/02/2000 O):Sl 10/0l/lOOO 0<:51 0,911. NO IJljlCAllQ.NO DETERMJNAIJA s PROPIAS DE LUZ DEL SUR OTROS 
175 VM 15 10 KV (MT) 10/lll/lOOO 01:n 10/02/2000 JO;S2 2 .92 l >E!iCAROA EN El. AISLADOR CERCA AL SA1J.204CJ).AJSI.ADOR ROTO s ACCIONES Dli TERCEROS REDES AEltEAS 
176 CII O< IOKV (MI) 10/01/2000 Oll:21 I0/02/2000 09.25 I.OJ J)�CAJlGA SUl'El<FIClAJ. EH REO AliRJ!A-1:Al..TA Dl! MANTENIMmNTO s l'ROPlAS 0 1! LUZ DEL SUlt l<.EUES AlilWAS 
m SJ 01 IOKV (MT) 10/lll/lOOO 1-t:SJ 10/lll/lOOO 16,17 l .ll lll!SCAllGA SUl'í!ftflCIAI. EN Rl!D AIWJ!A·fALTA Pl! MANlCNU.tlENTO s PROl'lAS DE 1.UZ 01:l. SUR ltEDliS AEkEAS 
)7i IJJ OJ IOKV (MT) I IAll/lllOO 00:56 11/lll/lOOO Ul:.S 2.H2 llP.SCAROA fiN Rfü) AEREA·l'AI.SO CONTACTO s l'ROl'lAS Dl! l.UZ 1)1:J. SUlt ltl�lll:S AEIU0\S 
179 l'I. 06 IOKV (MT) 11/Ul/llJUO 15:)9 IIAll/llJUO 16:ll 1.10 COltTO ClllCUITO l!N UNl!A M.T. LLl!OAOA A LA :iA 10019-l'OH TL!RCL!JW� (l'Al.J\ M1!CAN1CA) V ACCIONES Dl! Tl:HCEltoS REDl!S AEIU0\S 
110 VM ll 10 KV (MT) 11/02/2000 22:40 12/02/2000 00:24 l .  J l RECALl!NfAMIENTO EN DORNl!S PIUMAJUOS--FALSO CON'f ACTO s l'ltOl'lAS 01! LUZ l)El SUll SlJUE!ffACION J.:U.:CTJOCAS 
IOI CII 0G IOKV (Mf) ll.iOl/lOOO 09:14 12/0VlOOO 10:)6 1.lJ DESCARGA SUPERJ-'ICAL 1:."N REO AEREA-SUClliOAJ.>-lruMEOAD s l'llOi'lAS OE 1.Ul DEL SUII REDES AEIU!A.S 
182 SA ll IOKV (MT) il/02/2000 20:02 12/02/2000 22:lJ 2.42 CAOI.E DE COMUNICACION BT SECCIONADO-RECALEHTAMIENíO s l'ROf'IAS DE 1.Ul OEI. SlJR SUUES'í ACJON EI.JiL:"llUCAS 
18) SA ll IOKV (MT) 12/02/2000 22:09 11/02/2000 21:)(i l.4S NO LOCA1.12AOO-POR DETERMINAR s l'ROPlAS DE LUZ DEI. SUR OTROS 
184 SJ Ol IO KV (MT) 14/02/2000 06:S6 14/02/2000 07,)4 0.63 CORTO CIRCIJlTO EN RED AEREA-POlt AVC s ACCIONES Dl:'.11:RCEl<.OS RJlDES AEl<E.AS 
)81 PL º' 10 KV (MI) 14/02/1000 07:27 14/02/1000 08:26 O 98 RECAL�NfAMIENTO. FALSO CONTACTO D-1 cur-OUT V l'ROPlAS Dl! 1.UZ DEL SUk liQUU'OS Dl! 1•ROT1:cc10N Y MANIUIJIU\S 
186 SJ Ol IOKV (MT) 14/02n OOO 09:11 H/02/2000 11:02 1.15 CADLE PICADO ros. 4741 A PL>S. 47-10-J'Oll TE.RCl!ROS (SEDAf'AI.) s ACCIONl::S OH TERCEROS llEDES SUIJl"l!llitANl!AS 
187 L 01 IO KV (MT) 14/02/2000 10:22 14/02/2000 12:H l ll DESCARGA SUl'ERflCIAL EN REU AliREA-SUCIEDAD-líUMEDA!) s l'ROPlAS 01.! LUZ 1)1.:l. Slfü REDES AHllf!AS 
188 l. 06 10 Kv c•rn 14/0l/2000 1Scl8 l<l/02/2000 17;02 1.57 C/M AlllliR TO SA. 3071-ENVllJECIMEHTO DE MA"JllRW. s PIWPlAS 01! LUl DEL SUU IU:'.DES AEREAS 
119 VM 14 IOKV (MT) 16/0l/lOOO OU5 16/0l/lOOO 17,39 JS_7) SEC.  l419 • lllAFO DEFEC"llJOSO • EN LA ZONA CADI.E QUEMAOO-EHVEIECIMmHTO OE MAIHW. s l'llO!llAS DE l.UZ DEL SUR suui:STACION El.ECTJUCAS 
190 VM " IOKV (Mr) IMH/2000 0<.)8 16/0VlOOO 07:04 2.4] cmcurro UEFECTUOSO SEC. S426.T.SDA. 20296-ENVll.lI!ClMENTO DE lvlAll!RlAL s l'ROl'lAS Dl! LUZ DEL SUR REOl!:S SUllll�H.HJ\Nl�S 
191 VM 11 10 KV (MT) 16/02/2000 04:40 IG/02/2000 06:55 l.25 CABLE A TIEllJlA DE SE. 642 A SE. 641-ENVEJEClMlENTO DE! MAll!RJAL s l'llOl'lAS L>l! LUZ DEL SU/t llEl>ES SIJIHEllltANl!AS 
l?l A º' 10 KV (MT) IG/02/2000 06:15 16/0.212000 08:IS 100 DESCARGA EN ClRCUrro PARTICULAR COLOESA-FAL TA DE MANTENihUB.ffO.LLOVlll-lA V PROPIAS DE LUZ OEl. SU!t INSTAI.ACIONES l'AllTICUJ.AJ<ES 
19) uu º' IOKV (MT) 16/02/2000 11.-18 16/02/2000 IS:00 l.20 SUSTR.ACCION Oll UNI:!A AEllllA I fASl!-TURCl!ROS V ACCIONES DI: TEllCl:llUS llEl>ES AERl!AS 
194 SA !'! :o KV (MTI 16/02/2000 111:05 16/02/2000 19:02 o 95 COHTOCIRCUffO EN llEO Al:IlEA-ll:RC�ROS(CIIOQUl! l)(! l'OSTl!J s ACCIONES LJI! U:RCEIWS l<.El)ES Al:ltl!AS 
l?S SA I? 10 KV (MT) JJIOVlOOO ll:16 11,02nooo ll:Sl 1.60 COllTOCUlCUITO EN RED AEHJ!A,Tf!RCEitOS (PODA PI! Ak.Jlül.l!S) s ACCIONHS l)E TERC1mos l<El>ES AEIU:AS 
19G Sil 01 2.)KV (MT) IJ/02/2000 14:011 17/02/2000 15:00 O 87 NO UUJCADO-SOURECAllOA V i'ROl'lAS DE 1.tll DEI. SUI( OTROS 
197 L 02 IU KV (MT) 17/02/2000 17: IS 11J02nooo 19:lJ 2 20 NO UBICAOO-SOURECAROA s l'ROl'lAS uc 1.Ul Dl:I. s1m OTROS 
19, c 09 IOKV (MT) 17/02/2000 20:0l IB/02/2000 ll:SI 17.80 CIRC. C.O� A SE.S99-ENVEJECIMJ.ENTO (Ol�CAHGA l:N EMl'Al.MEJ c l'IWl'lAS l>I! LUZ Ulil. SUll l<El>l:S SUlffEJtlUNl:AS 
1?, z 05 IOKV (Mil iJ/0212000 2!:H 18/02/2000 11.20 ll 60 EN ClRC. DE Sl:.1706 A SEC.6l6l-l!.NVE.lECIMlli:NTO e i'ROl'lAS l)J! LUZ UEI. SUR HEl>ES SUUTEIUlANEAS 
100 D Ol 10 KV (MI) IS/Ul/2000 06;41 lll/0212000 09:12 2 S2 Dl!SCAJlüA t::N Rf:0 Al:'.RJ!A • 1 IUMEOAl) - SUCIEDAD s PllOl'IAS DE l.lJl Dl:J. SUR REDES AEUEAS 
101 o 01 10 KV (MT) 18/0212000 OJ:10 JIUOVlOOO 10:20 l 17 DESCARGA EN Rl� AEREA.-TERCEROS · LINEA Tl!l.EJ-'ONICA s ACCIONES DE Tl:kCl:JtoS lll:'.UES Al:llEAS 
101 D 05 10 KV (MT} 1&10212000 11:14 1&!02/2000 12:S-4 l .ll OESCAHGA EN REO AERl!A-SUCIEOAD-l lUMEOAIJ s l'ROPlAS Dli LlJl l)EL SU!( REDES Al:REAS 
10) SA ll 10 KV (MT) l&/02/lOOO l2.<111 Jli/02/2000 IS:2S l.62 OESCAll.GA A llERRA EN LINEA �IU!A-SUCll.:DM-NIOO m: AVES s ACCIONES OE Tl!ltCEllOS ltEI >l:S AEltEAS 
10< o DI IIJ KV (MT) IIUU2ll000 20:S2 19/02/2000 JS:00 181] CAULE QUEMADO ClRC. SEC.8'111� A SEC.8!180 T 20616-ENVI!JllClMlENTO l)J! MAlC!tlAI. s PROPIAS LJE LUZ OEL SU!{ REDES SUBTElrnANl:.A:5 
105 NA o.¡ IOKV (Mí) Jll/02/2000 21:29 l&/02/2DOO 2):)7 2.1 l CUl!I.LOS MUE.RTOS ADU!RTOS ANTI?S Dl! SAll. ·, 4145 Y -t 172-1 IUMEOAl>-SUCIEDAD (LLUVIA) V CONl>ICIONl!S CI.IMATICAS llEl>ES A.Elff:...\S 
106 J5 00 IOKV (MT) 18/02/2000 22:22 IIVOVlOOO 2);20 0.97 UESCAROA SUPCRFICW. EN REO AE�-IIUMEOAD-SUCIEOAD(I.LUVlA) V CONDICIONES CUMA TICAS KEI )ES Al:Jd:AS 
101 SJ 01 IO KV (MT) 19/02/2000 05:11 19/02/2000 06:H 1.7) Vll!NTO CIIOCAOO Al.11JllA DI! SAO. lOOJS-llillCEJlOS s ACCIONES OE TEN.CEROS IUiDES AJiREAS 
101 s O< IOKV (t-f\J 19/0112000 06.-19 l\1/02/2000 OS.SO 2.02 Dl!SCAkOA SUl'l�RFICIAl. EN llED AERí!A-SUClEDAD EN AISLAUOllES s l'll0PlAS DE 1.UZ OEL Sllll l< El)l:'.S AEKEAS 
'º' A 21 IOKV (M.IJ lUJ(W2000 OS·-4¡j 2U/02/2000 06.27 0.6S NO llA Y OE.FECTO-SENS\Bll.lPAJ) OH RJ.!U! V l'ltol'lAS Di:'. 1.lll OEL SUR OTI<� 
210 A 21 10 KV lt,.fl\ 20/02/2000 U!Ul 20/0212000 U!J-2-1 ti. U NO I lA Y L)EfEClO-SENSIDII.U)AD DE REl.f: V PltOl'IAS !)E 1.Ul rn:1. stm ornos 
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ESTADISTICA DE INTER!lUJ'CIONES l�H'REYJSTAS • Ll.l'.? pE� SUJ� S.A.A. 

Ari¡O 200� 

CENTRO 

n�·tv.\'JON 
n:cu,1 110/H tr:1:11,1 UOJH. 

nw·:1.vr OUSl:Rt:,1l'IONf:S OC (.:,1u .• ,.J(,'Hl'J'. J.OC-.-ICJ/tVJ'. N" .1·q .,tl.lJJ 
JNJCU/. INICIAi. FINAL FJ.'l\'AL ' 

.\'t:Hl '/CI{) 

2 1 1  ST H I0 KV (Mn 20/02/1000 09J0 20/02/1000 09:l8 0.47 NO IJIJICADQ.NO DETERMINADA V l'ROPlAS OE I.UZ JJEI. SUR OTROS 
2 1 l  VM " I0 KV (MT) 20/02/2000 16:ll 20/02/2000 20:)) 4.JS CAJJLE QUEMADO cm.e. SEC.S4 l 9 A SAlJ .. 201811-ENVl!JEClMlllNTO l)l! MA'

f
Ek.JA.1. s i'llOl'lAS DI! LUZ DEI. SUR REl>ES SlJIHlmltANl:AS 

2 1)  ST " IOKV (Ml) lOtOl/lOOO 16:44 lOJOlnOOO 17:09 0.42 NlllO PE A vr,s CERCA Al. SAll .. 105-10-CORTOCIRCUITO EN RED AlilU!A V ACCIONES 01: ll�RCl!ilOS REDES AEREAS 
214 SI 04 I0 KV (MT) 1 1/02/2000 11:Sl llJOlnOOO ll:lG I.OS AJUS"ll! DE A.ELE 1111-ADRIOAI. CONECTAR SJ-04 s l'ROrlAS DE LUZ DEI. SlR< l!QtJlf'OS t)E PRO"fl!CCION Y MANIOIJl</\S 
21l  L 0) ·IOKV (MT) ll/02/2000 1):)1 2 1/01/1000 19:43 6 20 SIN DEFEC

TQ.SUSTRACCION D� 1.INI!AS s ACCIONES DE ll!RCEitOS IU:lll:S AEREAS 
l16 A 21 I0KV (MT) 21,0212000 14:l l  l l/0211000 16:02 1 . 18  CAUI.I! DEt'l.:.CTUOSO: se 8BBH A SI! 840-ENVllJECIMlliNTO 1)1! MATlilUAL V l'IWrIAs Dl! LUZ DEL SUR ltl:l>ES SUUTERllANl.:.Mi 
211 CII 06 10 KV (Ml) 12/02/2000 1 1:19 llAJl/2000 12:28 0.82 NO UOlCAOO-POR DéfERMINAR s l'ROl'IAS llE 1.UZ llEI. SUR OTROS 

218  D 1) IOKV (MT) ll/02/2000 06:00 2)/02/2000 06:48 0.80 Df:SCM.OA SUPL!RflClAL RED AERJ�.¡ IUML::DAD s CONDICIONES CI.IMÁTJCAS IUil>ES AliKEAS 
219 o 16 I0 KV (MI) ll/02/lOOO 08:17 ll/02/2000 13:4) S.41 CAULE 01: <..:OMUNlCACION llT SUSTIWOO c ACCIONES lll! TEltCEltoS SlJUESTACJON EI.EC..:'flUCAS 

llO SA 1 )  IO KV (MI') ll/02/lOOO 1 1:ll ll/01/2000 ll:otl 1 .77 OESCAROA llH lll:D AERF..A -AJSI.AUOR llOlO-FALT. DE MANT. s l'ltOPIAS OE 1.UZ DEI, SUI< Rlff>ES Allltl!AS 
221 A 1 1  IOKV (Mí) ll/02/lOOO ll:00 ll/ll2/2000 11:24 1 40 DESCA1t0A EN CL SECC. Dl:: POTENCIA UEl. ClRC.SE.1 814 A SA11.lYOJ-FA1..!iO CONTAC'l'O EN l.0.S l'OllTAFUSUJl.l:S V PROPIAS PI! LUZ DEL SlJH EQUU">t)S OH l'ltolE<..:CION Y MANIOIJJv\S 
m VM 1, IOKV (MT) llJOl/2000 11: 1 1  l)/Ol/2000 16·28 1.28 DESCARGA A TIERRA EN CAIJLC 10 KV. eme. H27 A SAP.3)96 T 5426-TURCEROS (CAlJLE PICADO) s ACCIONES DE TERCl:IWS RErn:s SUlfl'l:IUlANEI\S 
ll) L 02 IOKV (MI") 13/01/2000 17:]6 2]/02/2000 2 1 :59 08 CUELLOS MUERTOS ABIEkTOS OERJVACION A CUENTE TA111.A IARUA Y A OTA 207ll-l-"AI.SO CONTACTO s PROPI.A!i Dl! l.UZ OEI. SUR REOL:S AliRI!AS 
l24 DU 01 IOKV (MI') 2]/0111000 19:10 24/02nOOO 06:25 1 1 .25 DESCARGA EN Rf:.D A..E:REA Y DESPRl!NDlMIENTO DE LINEA-ClRCUITO A Tllik.RA V PIWl'IAS DE LUZ DEI. SUR IU:'.UES AERJ�S 
221 s 01 IOKI/ (MT) 23/0111000 21:10 ll/Ol/2000 22:41 1 .6] Ol:SCAkOA EN CONl!CTOI\ Y UUSIIINO. t"ASI! T.-FALSO CONTACTO s PllOl'll\S DI! 1.UZ Ul:I. SUU REDES SUIJTEllKANEAS 
226 SJ 04 IO KV (MT) 14/tll/2000 00:U) H/02/1000 01:lll UII AL NOIU.-WJZAR SJ--04 QUL: AJ1RIO POlt MlNlMA fltECUENCI/\.-HO IIUIJO DEFECTO s l'ltOJ•I/\.S DE 1.UZ DEI. SUU E(JIJJl'OS DI: l'kOTECCION Y MANIOIJltAS 
m DJ Ol IOKV (Ml") 24/01/2000 00:40 H/02/2000 02:H 2.23 DESCARGA EN rum AEJU!A y Dl!.Sl'ftENlllMlENTO DE LINEA DERIVACION A CAD 9oo06-SUCU�OJ\l)..J IUMEUAU s PROPIAS DE 1.UZ DEI. SUR H.El>ES AJ!Rf�S 
228 SA 20 I0KV (MI') 14/01/2000 09:lS 24/02/2000 10:21 o.aa DESCNlGA SUt>ERflCW.. EN RED Al!IU?A-SUCIEDAD s l'ROl'IAS DE LUZ UEJ. SUH lllil>l� AJ�IU�S 
229 z 16 I0 KV (Mí) 24/02/lOOO 1 ):08 24/02/lOOO 15:0 2.SI CADl.E PICADO 01'.:I. CIRC.508 A SJ!.5SI-DESCAROA A TlEk.llA c ACCIONES DE Tl:ltCC�JtOS REl>ES SUJJ'J'ERKANEAS 
2)0 se 1 1  I O K V  (MT) H/Ol/lOOO 1 1:55 24/Ul/2000 15:27 Ul POk DltffiRM.lNAR-EN ANALJSIS-NO UUICAOO V l'llOl'IA.S DE l.Ul OEI. SUH OTIWS 
rn o 04 IOKV (Ml) 24/02/2000 15:lS 24/02/2000 18:)5 )_)) CADLE PICAIX> DEL eme. 0-04 A SE-22-POR lcRCEllOS c ACCIONES DE TERCEKOS IWl>ES SIJUT l:JUtANl�S 
m OJ 0) I0 KV (MI') 24/02/2000 17:15 l-1/02nOOO 18:06 o ss COllTO cn�cun'O EN RED AEllliA-RAMAS DI! NUlOL SOUJ<l! LlNEA IUK V s ACCIONES DE n;1<c1mos ltEI >ES AJ:REI\S 
lll c 16 IOKV (MT) 24/02/2000 2 1 :21  24/02/2000 21 :45 º'º RJ:VlSJON Dl! TR-1 Y CAMUIO 011 l �·us. l'RIMARIOS-SOORECAROA c t•ROPlAS DI.! LUZ DEI. SUU umos 
l)< IU' 06 IO KV (MT) 25!02/2000 16:28 26/02nOOO 0):3& l l 17 DESCARGA A 11EllllA EN CAJJLP.-POR 11:ltCEROS (CADU! PICAOO) V ACCIONES DE 11:RCEitoS 1t1:rn:s SlllffEl<ltANl:'.AS 
2)! VM ll  I0 KV (MI') 25102/2000 l&:24 25/02/2000 19:2� 1.00 DESCAJlOA l!N CUT .OlfJ" · PA1.0MA s A.CCIONJ� DE TEl<CEltoS 1:QUll'OS DI! l'IWTECCION Y MI\Nllllll<AS 
l)6 11 01 2.l KV (Mí) 25/02/lOOO 21 : 1 1  lS/01/2000 22:40 1 .45 DESCARGA EN REO AEREA Y DESl'ltENOIMlENTO l>E LINEA-TEIU.:EROS-l'OSTE CIIOCAl>O V ACCIONES DE TEltCWtOS ltEOl:S AJ�kJ�S 
l)J 1 1  01 2.) KV (M'f) 25/02/2000 23:40 26/02/2000 00: 12 O.Sl CUfü.LO MUERTO AíllE.RTO UNA FASe-SOORl:TENSJON V PROPlAS DI! LUZ DEI. SlJH ltEDI� Al:IU�S 
ll8 Slt o, IO KV (MT) 26/02/2000 0-U7 26/02/1000 06:00 1 .72 DESCARGA EN RED AERllA. l'ARTICUl.AR CLIENTE f'ERU DAR.-SUCIJ..:DAD-IIUMEOAl> V l'JtOl'lAS DE LUZ 01:1. SUR lNSTAI./\CJONl!S l'AHTICUI.AIU:S 
l)9 L 03 10 KV (MT) 26/01/2000 1-1.47 26/02/2000 17:06 2.12 CORTO CIRCUITO EN RED Al!R.l!A·RAMA.s Dl! A.ROOL SOBRE LINl!A IDKV s ACCIONES DH TERCL::JtOS REDES Ai:ltP.AS 
240 CII 02 I0KV (MT) lG/02nOOO 17:N 16/02/2000 19: 18 1.90 CORTO CIRCUITO EN REDAEliliA-PELOTAZO POR TERCEROS s ACCIONES DE lfütCHllOS REl>ES AEIU�S 
241 PI. 07 10 KV (Ml) 26/0111000 17:57 26/02/2000 18:)7 0.67 CORTO CIRCurro EN REO AEREA-RAMI\S DE AROOL SOORE U.NEA JOK V V ACCIONES DE lliftCt::UOS ,u:oES AElU:J\S 
242 L Ol I0 KV (MI') 27/02/2000 00:)2 27/02/2000 14:56 14.40 DESCAROA A llEltRA EN CABLI! 10 KV. CIRC.SEC.6096 A SEC.5996-ENVEJECI.MlliNTO Ul: MATERIAL s l'IWl'll\S DE LUZ l)El SIJ!t REl>ES SIJUTERIU\NE.AS 

ST 12 IO KV (MT) 17/02/2000 01:)0 27/02/2000 02:21 0.85 DESCARGA SUPERflClAL EN PIUMAIUOS DE TRAFO-FALSO COtffACTO V PROl'll\S DE 1.IJ2 DEL SUR EQUIPOS DE l'ltoTECCION Y MANIUIIIU\S 
244 c 01 I0KV (MI') 27/Ul/2000 01:)) 27/02/lOOO 1 5.01 ll.SO TRAFO DEFECTUOSO SEC.K l114-ENVEJECIMIENTO Dl!L EQU[PO c Pltúl'IAS DE 1.UZ Dl:l. Sllll SUIJESTACION 1:1.1:C'fl<.ICAS 

SR 01 l l KV (MT) 27/0l/2000 17:32 27/CJl/J:OOO 18:)8 1 . 10  CORTO cmcuno EN N.ED AEREA-flJERTI! VIENTO V CONl>ICIONJ:S CIJMÁTICAS IU!l>l!S AEIU�S 
HG SJ 0l 10 KV (MT) 27/02/2000 18:4S 27/02/J:000 19:)6 O.IIS CORTO cmcurro EN RED AEREA-1-'0R 11.:KCEROS(l'ELOTAZO A I.A l<EO) s ACCIONES 1)1! TEl{CEIWS 10:l>I� AEJU�S 
l<l SR 01  10 KV (MT) 27/02/2000 20: 1 1 27102/1000 20:46 0.58 Df:SCAk.OA SUPERflCW. EN PRU.tARIOS DI! "flW"O-F Al.SO CONTACTO V l'llOPI.AS De LUZ DEL SUll SUIJESTA.CION UJ:LTltlCAS 

PL 0l I0 KV (M'I) 2111!12/lOOO I0:2l 28/02/1000 17:27 7.0) CAIIU! QUllMAOO-l!NVEJf:CIMIENTO DI.? MAnm.w. V l'ROl'LAS DE LUZ DEL SUH IUillES SlJJJTEIUlANl!AS 
lli A 1 1  IUKV (MT) l1uo1nooo 12:IH lVUl/lOOO ll:1• 0.97 NO 1.0CAI.IZAJX).1:N INVl!STIOACION V i'ltoi'IAS DE LUZ l>EI. SUU úTllOS 
ll0 CII 01 IOKV (M'I') lllAll/2000 I):]� 111/0lflOOO l!:ll 1 .70 NO 1.0CAl.llAJ>O-l!N INVl!STJOACJON s l'llOl'lAS DE 1.IIZ DEI. SUI( OTUOS 
lll VM 0l 10 KV (SO') 21U02/l000 18:ll 2K/02/l000 11: 1 1  2.80 CABLE OEFHCTUOSO OE SEC. 5621 A Sl:C. 5620-ENVEJECU,.iU�NTO L)l! MAlcltlAI. s l'IWl'LAS DE LUZ DEI. SUR REl)ES suun:1<11.1\NEAS 
2l2 su 01 10 KV (M'f) 29/02/2000 06:)) 29/02/2000 10:JO 1.9S UNl!A CAIDA A CIMAL S.A.-ENVl!JECIMIENTO UE MATERlAL V PltOl'lAS Dll LUZ DEL SUR 1u:u1.:s AERJ�s 
lll l. 02 10 KV (MT) 29/02/2000 07:40 19/0112000 10:H l.90 LINEA CAlDA-ENVEJECfMlliNTO DE MAll!klAL s PHOl'JAS DE LUZ DEI. SUll IU:'.DES AEIU.:.AS 
ll< l'L 04 IOKV (MT) 29/02/2000 10:fJO 19/0l/2000 12:SS 2.97 CAllLE U T. EN CORTO CUlCUffO-ENVlUEClMlENTO DE MI\ TERJAL V PltOl'IAS DE LUZ DEI. SUU SUIJESTACION El.EC·1·1uCAS 
2ll SR 01  2.l KV (MT) 29/02/2000 15:)6 29/0l/2000 17:00 1.40 CORTO CIRCUITO-FUERTE VIENTO V CONIHCJONl:S CUMÁTICAS RHDUS AEIU:AS 
l!6 su 01 lü KV (f,.ff) 2910212000 17:)9 29/02/2000 17:50 0. 1 8  lNTEltNO EN CI.IENTU CIMA.L S.A.-NO OETERMINAOO V l'ROl'IAS DH I.UZ Dlil. SUll INSTAIJ\CIONl:S l'AlfflCUI.AIU:S 
lll su 01 10 KV (MT) 29/02/2000 1 9:5S 29/02/2000 l0:l7 0.70 TilANSl-""OR1tAOOR OEFEC11JOSO EN SC 5431-l'ROPlA DE LA REO V PROl'lAS DI! l.UZ Del. SUft SUUESTACION El.EC'"!'IUCAS 
2l8 DJ 02 10 KV (MT) 01/0l/J:000 05:52 01/0.lnOOO 07:16 1 .40 DESCARGA SUPERFICIAl. í!N ltEU AEllliA-SUCUlDAD-ll\JMl:DAIJ s CONDICIONES Cl.lMÁ TICAS REDES AEltEAS 
219 SA 17 10 KV (MT) 01/0)/J:OOO 06:01 01/0lJlOOO 06:50 0.82 DESCARGA EN USTRUCllIRA-SUCU!DAD-IIUMEDAO s CONUICIONES CUMA TIC.:AS JH:Dl� Al!ltEAS 
260 IJP 02 10 KV (MT) 01/0)/2000 10:1(, 01/01/2000 1 1 :)2 1.17 CADI.E DE COMUNICACIÓN lll:CA1.E.NTAD0-F ALSO CONTACTO V PllOl'lAS DI! 1.VZ. DEI. SUR �\JIJESTACION litH.:fllJCAS 
261 o I< IOKV (M'f) 01/0)/2000 111:14 Ol/OlnOOO 04:16 10.01 CA.flt.E SUUU)A Y POSTl! Sl\11.lSO? 1 CIIOCAOO-POR TERCEROS c ACCIONES PI! 'l"f.:RCEllOS REI >1:s AEREAS 
262 SL 03 10 KV (MT) Ol/lHnooo 01 ;09 02ro1nooo 09.12 11.)K D-llCRIWPTOR OE se. )05 A Sl:'.. )04 OEFECTUOSO-Di!SCAROA A 11EKRA l'OR ROEDOJt se lOS A SE 106 V ACCIONES DE TI!ltCEJ<OS 1:QIJll'OS DE l'l<OT1:cc10N Y MANIÜUIU\S 
26) su 01 10 KV (MT) 02/0lnOOO 04: 1') 02/01/2000 17: ll 12.9] EN TRAFO SliC.5228 - SS.M. Sl:l, SAN M.ATl!O . eme. PDS.3167 A SAíl.)001 . REDAEllliA C/lJClJR.AS ROTAS-EN U- V l'ROPLAS DE LUZ Dl:I. SUI< su111:STACION EU:CTIUCAS 
26' NA "" 10 KV (MT) 02/01./2000 Oll:U9 02/0)/J:000 10: líl 2.o2 Dl!SCARGA SUi'ERflCIAl EN REO Al!R.EA-1 IUMfiOAD-SUCIEOAD (LLUVII\) V CONDICIONES CLIMÁTICAS l<liUES AEltJ.:.AS 
26l VM ll  10 KV (MT) 02J01nooo 1 1 : 1 1  02/0)12000 1 1 :49 0 6! EN eme. AUX. Sl!.65} A Sl!. 1 586-Tl!RCWtOS (CAJJLE l'ICAl)O) s ACCIONES OH 11:RCEllOS ltEl>E.S Slllll'l:ltHANl:AS 
2G6 !!, 01 ll 9 KV (M"ll OlJOJ/J:000 ll:]6 02/0lnOOO 16:)2 l.10 OE.SCAllUA l!N lU:0 AEREA Y DESl-'ltENDIMllliNTO Ul! LINEA l fASES-t-"UERlE VIENTO V CONl)JCJONliS CI.IMÁTICA.S REl>l:S AEHEAS 
267 DJ ... 10 KV (MT) 02/0)/2000 ll:2) Ol/OJnOOO 02:4') l 4l l)ESCAltOA C!N RED AÍ!:R.l!A PARTIClJlJ\.Jt Pl..A YA 1.0S COCOS-FAI.TA DE M.ANTl!NIMfüNTO s PllOPIAS IJI! LUZ DEL SlJR INSTAJ.ACIONES l'Al(liCIJI.Al<liS 
2Gi A º' 10 KV (M'J') 0)/01/ll.lOO 011)) 0)/0)/2000 08.47 ü 21 COJlTOClRC.:UffO EN LLA V1:. A.P.-RECAI.ENTAMIENTO V l'ltúl'IAS lll! LUZ DEL SUI< SIIIJl:STACION EJ.l:CTKICAS 
269 SI IV IO KV (MT) Ol/Ol/2LIOO ll.05 01,01nooo 1 1.]7 O.Sl NO I.OCAJ.11.A.l)O.SOIJllECAROA e l'IHll'IAS DI: 1.UZ lll:I. SUH SIJIIESTACION 1:1n.:·1mcAS 210 sr l•I lü KV (MT) Ol/tll/2000 16:411 Ol/OlnOOO lli:46 1.97 coirroc11<curro EN l(Eü Ai:'.REA (<.:me. SAU.41 Yó A l'OS,l)l 11) .n:uc.:1:::1ws (AJUtOJA.HON ALJ\MIJl<J.! SOUJU( IA 1<1: V ACCIONES 01! Tl:UCEl<OS ltEl>ES Al!IUU\S 271 o º' JO KV (MT) 0]/01/2000 19::SO O)/Ol/2000 20:32 O 70 DESCAltOA SUPElfflCIAL l:'.N Rí:D ACREA-SUCU:UAD-IIUMl!OAil e l'ROl'lAS DI! J.UZ Ul:I. Slllt l<Elll:S AEIUtA.S 
m SA ll IO KV (MT) 04/01/lUUO 10.UII 0-1/0)11000 1 1 :49 1 .6& COlffOCUH.:urro EN RED AfiRE.A. • eme SA0.2500 A SAU 2501 -TEHCEKOS -1-0IJA l}l: AJU,01. s ACCIONES I)[! TEl<CfütoS IU�lll:S Ali.HEA.S l7l o 11 10 KV (MT) os,01nouo lXl:40 O:S/Olll:000 0):28 l.80 TllAFO DEfEC"IUOSO SHC 5119.01g_.fJLTRACION 01! AGUA e ACCIONES UE Tl�ltCEROS SUIIJ�TACION l:l.fü.:Tlti<.:AS 
l14 o " JO KV (MT) OS/0312000 00:52 os,o>nooo 14.00 l ). ll  111.1\FO Dl..i . .FECTUOSO-Fll.TRA.CJON OP. AGUA e ACCIONES IJE TEnCEJtOS SUUESTACION 1:1.ECTIUCAS l7l l'I. o, 10 KV (MT) OS/Ol/2000 09:55 OSIOJ/2000 12. 16 2.15 I.INl!.AS Dl!!i:PR.l!Nl)IDA.S 01! A.!SI.A.J..)()R SOUIW CkU<.:E"'rA (SAli. 1015.¡)-f'OST.t! CllOCAl.>0 V ACCIONES lll! ll:ltCEIWS 1<111>1:s A1m1�s 216 SI 19 IO KV (MT) 06/0l/l000 J 1:40 06/01nooo 1 1 : .. 8 0. l l  DISYUNTOR 0."f .. EN REVlSION e l'lt0l'lAS 01! LUZ DEI. .SllR EQUJl'tJS l>E l'IHHECCIUN Y MANIUIJIUS 
277 u 10 10 KV (MT) 06/0)12.000 12:)0 06/01/J:OO(J 16:)6 4. 10 DESCAltüA A Tll!KRA EN SH. 1493-FU.Tkl\CION lll! AGUA l'OTAULE (ANIEOO SEDA.l'AL) c ACCIONES 1)1! Tf:l<Cl:IWS Slllll::iTACION EU�CllllCAS 
m CII  01  IO l<V (MT) O(JUl/1000 I Hl-4 06.JU)/1000 17:IM 2.00 DESCAROA EN EN EL l'llSA2222-NllX> l>l! PAI.OMA s ACCIONES UE TEl<CEl<OS EQIJU'OS. lll: l'ltO"Jl:t.:CION Y MANIOIIH.J\::i 
m VM u iül{V (MT) 07/0lnOOU lll:50 07f03n000 01.H 0.92 COI.A Dl! COMl!TA l!N SAO l05U-COIUOCIRCUITO EN LLNEA MT s ACCIONES DI! Tl.:ltCEIWS l<El>ES A1:ttl:.J\$ 
"º IIP Ol 10 KV 1/1.fl'\ 07/0lOUOO 011:28 07t0)1]000 09:51 1. 40 NO UIIICAl)O..EN INVES'llOACION V PRO!'lAS DE LUZ DEI. SUlt crrnos --
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N" ,\'lT .. u.,.\/ 

281 VM l l  
282 VM os 

m e l l  
28< o 06 

28S SI 09 
286 SJ 01  
287 Cll 01  
288 SR 01 
289 Cll 01 
290 l'L O) 
291 SI. ... 

292 PA OJ 
29) se 1 1  
29< 1l 06 
l9S u ll 
29G SL 02 
297 u ll 
298 VM ll 
299 se 1 1  
)00 SR 01  
]01 JI 02 
)02 o IS 
JOJ o IS 
JO., SJ 01 
)O! o ll 
)06 SJ 02 
)07 2 08 
)08 SM 1 1  
)09 Cll 02 
JIO SI 19 
l l l  PA .. 

)1l e 10 
lll VM 01 
]14 se 1l  

)IS CII 06 

]16 CII .. 

ll) SR º' 

lll S'f ll  

119 u 08 
)20 u 06 

lll VM 07 
lll se 2 1  
lll SA 19 
124 A 09 
llS J I  01 
Jl6 SA IG 
m z 08 

Jl8 VM 02 
]29 se 2 1  
JJO VM 14 

lll  PR 12 
lll A " 

lll e ... 

ll4 SR Ol 
)JI SJ 01  

)JG JI 01 
J)) SJ 01 
))8 A Ol 
JJ9 l'L º' 

)40 J I  02 
)41 VM 07 
)42 s º' 

Hl L os 

34< u 22 
H! u 2) 
HG u 10 
Hl u 2 1  

H i  u 06 

H9 u 07 
JSO u 2) 

rt::NSW.V 

IO KV (MI) 
IO KV (MT) 
I O KV (MT) 
IO KV (Mr) 
IO KV (Mr) 
JOKV (MT) 
10 KV (MT) 
I O KV (MT) 
IOKV (MI") 
10 KV (MT) 
10 KV (MT·¡ 
JOKV (MT) 
IO KV (MI) 
I O KV (MI) 
IOJ<V (MT) 
IOKV (MT) 
IOKV (MI) 
IOKV (MT) 
IO KV (MT) 
I O KV (MI') 
2.lKV (MTJ 
IUKV (MT) 
IOKV (Mf) 
10 KV (MT) 
IO KV (MT) 
tOKV (Mí) 
IO KV (MT) 
10 KV (MT) 
IOKV (MI') 
10 KV (MT) 
IO KV (MI') 
JO KV (MT) 
10 KV (MT) 
JO KV (MT) 
10 KV (MT) 
IOKV (MT) 
2.J KV (MI') 
IU KV (MT) 
IO KV (MT) 
JO KV (MT) 
IO KV (MT) 
lV) KV (M'f) 
10 KV (MI') 
IO KV (MI') 
2.J KV (MT) 
10 KV (MT) 
10 KV (Mr) 
I O KV (MT) 
22.\J KV (MT) 
IO KV (Mr) 
to KV (MT) 
JO KV (�fl") 
10 KV (MT) 
l.J KV (MI") 
JO KV (MT( 
2 1 KV (MTI 
10 KV (MT} 
10 KV (MT) 
10 KV (MT) 
2.l KV (Mú 
J O J(V (MT) 
10 KV (MT) 
I O K V  (MT) 
10 KV (MT) 
IOKV (MT) 
10 KV (MT) 
10 KV (M'l'I 
10 KV (MT) 
JO KV (MT) 
JO KV o..rn 

H:Cll,I 1/0NA 
L\'JCJ.-U. JNICJ,11. 

07/0J/2000 08:)l 
07/0)12000 I S:Ol 
08/0JnOOO 10:54 
08./0l/2000 12:46 

011/0l/2000 1):47 
09/0)/2000 I S:20 
09/0)/2000 1528 
09/0lnOOO 20:12 
09/0)/2000 2J:S2 
IO/Ol/2000 12:16 
iOJOl/1000 20:57 
tOIOl/2000 21:41 
1 1/0)/1000 07:24 
1 1/0lnl.lOO 08:2 1  
1 1/0)/1000 111:H 
I I/Ol/1000 21:SO 
ll/UlnOOO 02:0S 
12/0312000 19: 13  
12/0lnOOO 20:1 1  
13/0)/2000 OB:34 
1)/0)/1000 16:01  
14/01/2000 OJ:5-1 
14/0lnUOO OG:04 
H/03/2000 Olt:llt 
U/Ol/2000 16:16 
15/0lnOOO 16:21 
J S/OJ/2000 21 :57 
\6/0)/2000 12:59 
11,01nooo 1 1 :oa 
17/0)/2000 13:Sl 
18/0111000 08:0-1 
191tnnooo 1 1 :19 
20/0)12000 07:l) 
20JUJ/l000 17:17 
2 1/0lnOOO OS:SO 
2 1/0)/2000 09:39 
ll/tl]/2000 17:!! 
l l/0)/21100 lll;�') 

21/IJJ/lOOO 21:<I 
12/0JnOOO Oo1:ll 

22/0)/2000 22:55 
ll/03/2000 08:22 
1)/0)/2000 10:46 
l)IO)n.000 IH:45 
23/0)/2000 20:26 
2)/03/2000 21:ll 
14/03/2000 01:IS 
H/Ol/2000 07:0 
24/0)/2000 08:27 
H/OlnOOO 1 1 : 15 
1410)/2000 IS:54 
25/0)12000 1 1 :06 
2w1nooo ll:16 
26/0)/2000 10:30 
16/01nooo 111:39 
2G/Olll000 (9.o.t 
21,01nooo 00:19 
27/0JJlOOO 09:46 
27/UJflOOO U:59 
17/tll/2000 17:19 
27/0)/2000 llt:O) 
2L/Oln000 10.00 
28/0)/2000 10:0 
lll/0]/2000 IS:4'.I 
21W)/l000 17:lG 
llV03nOOO l�:)5 
11110.1nooo 19:•U 
)ll/0)/2000 10:,t5 
211/lnnooo 21:06 
2WOl/llXJO 01:53 

ESTADISTICA oi,: INl'f,:jlRUPC(ONES IMrREVJSTA� - !-,!.I?- l>lsl- SUR S.A.A. 

AÑO 1000 

et:\71W 
n-:cu,1 1/0HA 

J'J.UJ•,' JNT OJLSl::1(1�-l(.10Nt;�· /)/!. ülU.-d<iHUI'. J.lJC.,-J(i}(l/J'. 
f'JNAL FINAL . .  .\'J-;Rl 'J(,'/0 

0)/0)/2000 IU< l.8S DliSCAROA EN RED AEI\EA Y DESPltEt{D!MIENTO P1J �!l'fl!/1-COIU\OSIOtl s PROPIAS DE I.UZ DEI. SUR RED1iSAEREAS 
07JO)/l000 1Hl6 o.os NO DmcRMINAOO s PROl'IAS DE LlJZ DEL SUR EQUll'OS OE l'ROTi:CCION Y MANIOUlv\S 
08/03./2000 ll:06 l.20 NO DEFECTO -E.N lNVUSTIGACION (Sl! ENCONTRO P�l�SONAL DI:. TECSUR e PROPIAS DE LUZ üEI. SUR OTUOS 

0&,0)12000 l l:4) 0.9S NO UDICAD().EN INVES110ACION e PROPlAS OE I.UZ Ulll. SUR trQUif'OS Hit l'kOTl:CCION Y MANIOIJltAS 
08/0lflOOO 14:29 0.70 CORTO C(RCU\TO EN EL CAOLI! SE.S9 A SE.188.CAIH.E PICADO POR Sl:'.OAJlAl e ACCIONES DE TERCEROS REDES SUUTEIU<ANEAS 
09/0)/2000 17:4B 2 <7 NO 1.0CAJ.JZAOO.SODRECMGA s l'ROJ'lAS Di! LUZ DEI. SUR EQUIPOS 00 PROTECCION Y MANIOIJlv\S 
09,0)/2000 ll:lO 2.0) POk PAi.DMA � SA0.20097-COIHOCIN.CUITO EN kED AEUHA s ACCIONES DE TERCEROS REOES AEllliAS 
09/0)/2000 21:S6 1.ll CORTO CIRCUíl"O EN LINilA M.T. (I.LEOADA A SAll 26'16FlllllCl!llOS (COLGAJO ENREOAOO EN U\ LINEA) V ACCIONl"!S OC TERCEROS REDES AEltEAS 
IOJOJ/2000 01 :n LlS DilSCAROA EN l'ORTAl-'USIOU!S 1.!N PUS 4-UO.l)UTERIORO DE MATElc.lAJ. s l'ROl'lAS DE LUZ DEL SUR EQUIPOS DE PltoTECCION Y MANIOIJlv\:i 
IOJOJ/2000 ll,0-, º '" CORTO CIRCUITO EN RED AEREA-RAMA DE AlUlOL CAllXl SODRll LINEA V ACCIONl� 013 TERCi:ltoS k.EDES AEJtEAS 
10/0)/2000 21:4S 0.80 CORTO CIRCUrro EN CAllLll D.T. (LLAVE -))-CAUSAS PROl'IAS DE U\ REll V l'ROl'IAS OE LUZ DEI. SUR SUDESTACJON EI.E<..."TIUCAS 
10/0)/2000 2).06 1.42 CORTO CIRCUfl'O EN DE[UVACION T A  SAll 20408-CJ\[l)A DE ARDOL s ACCIONES DE TERCEROS REDES AERl!AS 
1 110)/2000 09:05 1 68 DESCA.ltü.A A llElt.RA EN EL CIKC.2.3KV.·E'NVEJUCfMIENTO DE MATEIUAi. V PROl'IAS DE LUZ DEI. SUI< REDES AEkEAS 

1 1ro1nooo 09:1(5 1.-10 CAill.E PiCAlX) DELCLkC. íl..OC, A SE.222-POR TERCEROS s ACCIONES l)E TERCEHOS REl)ES SUlfll:H.J<ANEAS 
ll/03/2000 00:4) 6.10 01::SCAHOA UN CAlJl.1!: SE 208 A se 6H4-CAUIJ! DAflAOO l'Olt l'ALJ\ MECANICA s ACCIONES l)[t TERCEROS REl>ES SUIJTERKANI� 
ll/Ul/2000 0--1:10 1.3) EN CAIJU!: SC 71tH5 A se 7»1tl-PU0l'IAS L>E l.J\ ru.:o V l'IWl'lAS DI: LUZ DEI. SIJI< ld:l>ES .SUIHEK.fu\Nl!AS 
11/03/1000 06:19 4.23 SE 201t A SEC. 6554..CAIJLS UAf:IADO POll l'AI.A MECANICA s ACCIONES DE TEltC.:Ei<OS ltl'.DES SUUTl:RltANEAS 
ll/03/2000 ll:52 l.6S UNl?.A EN MAl. ESTADO (POR CAEJl) ClkC.PDS.901 A SAJ3.4!1SJ-l!NVllJECIMlliNTO UE MATEIUAI. s l'ROPlAS OE 1.UZ DEL SUH REDES Al�llcAS 
ll/03/1000 21 :Sl 1.68 CORTO ClRCUJTO EN UNEA M.T.-POSTI: CI IOCADO V ACCIONES DE TEftCEJtOS IU!l>ES AEJU!.AS 
13/0)/2000 09:27 º "  NO I.OCALIZADO-EN INVESllOACION V l'llOl'lAS DE 1.UZ DEI. SU!( OTROS 
ll/03/2000 l6:S9 0.97 UESCAllOA EN TIPO V U.T..l�VEJEClMJENTO DE MATE!tlAI. V i'ltOl'IAS DE i.tJZ DEL sun ltEUES AEIU�S 
IMOl/1000 005 0.61t APElffURA SlMUI.TANllA CON WfURJl.Ul'CION DI.: Al.lMENTAíX}I< G-O<J.NINOUN OEt'ECTO e l'ROl'tAS DE LUZ DEL SUI< OTJlOS 
l�/OJ/lOOO 06:05 0.02 Al'l:RTUllA SLMUI.TJ\Nl!A CON 0-09 e 1'1<01'1AS 1>1! LUZ lll:L Sllll l:(JllJl'()S OE J'l(OlELCION Y MANIOIIKI\S 
14/0)/lOOO 09:26 1 . 1 ]  NO l.OCAJ.LZAl>O-EN INVCSTICIACION s l'ltOl·lAS UE I.UZ Dl:l. sun OT!tOS 
1510)/2000 23:4) 1.-15 ül:.SCAROA A TIEIUlA EN CAJJU! 01! ICJ KV.-TEllCl.:ltOS (CAIJI.L! l'ICAUO) s ACCIONES UI: lHtCEKOS IU:l>ES SUJJTl:IUUNEAS 
I.S/03/2000 115.06 1.15 NO UOJCAOQ.SOllllECARGA s PllOl'IAS DE LUZ DHI. SUH l!QUIJ't)S DL! PIWTECCION Y MANIOIJK/\S 
1 5/03/2000 22:00 O.OS NO UUICA.DO-SOOR.f.CA.JtOA e l'itOl'lAS Dl: LUZ Ul�I. SUR OTROS 
16JO]il000 14:SI 1 . 87 FUl.:Rll!.S vmITTOS EN LA ZONA (SAU .. 101'15)-ACEJlCAMJENTO ENTRI: fASl!S EN 1-lEU Al::REA V CONIJICJONl.:S Cl.lMÁ TICAS Ri:DES Al:IU:J\S 
17/0)/2000 1 2:0) 0.92 lERMlNAJ. FOGONl!AlJO SU. 1!151 A SE. 1952-ENVE.JEClMIENTO DE MATERlAL s PROJ•IAS DE LUZ DEI. SUR IU:.OES SlJUTERHANli.AS 
17/03/2000 19:18 5.42 DESCARGA A TIEllllA POR CABLE PICAOO POR TERCEROS (SE. 167 A SE.. 1873)-Dl!SCAKGA EN EMJ'AI.ME ASIME'I e ACCIONES DI: TERCfütOS REDES SUUTERRANEAS 
IIVOlnOOO 09:1() 1.65 Vll!NTO CI IOCADO POR TERCEROS CI!RCA AL SAll .. 20476..CORTOCIRCUITO EN REO AEREA s ACCIONES l)E TERCEROS ltEDES AEkI:.AS 
19/03/2000 1 1 .42 0.05 SIN DEFECTO e l'HOrlAS DE l.UZ DEL SUI< EQUIJIOS DE l'f<OTEt'CION Y MANllllJlv\S 
lOJOl/1000 08:22 1 . 1 5  OESCAkGA A llER.llA EN R TERMINAL DE U.EOADA SE.4t:8-LINEA DE TIEJUlA 01.:Sl'llENIJIUA IIIZO CONTACTO s Pll01'1AS l>l! LUZ OEL SUR REDl!!i SUUlEIUtANl..!.AS 
20/03/2000 1, 8:J.I 0.7H l>ESCAROA l!N llED AEREA·1'11LOTAZO EN LA LINEA ACERCO �-ASES V ACCIONES DE TERCEKOS REDES AEREAS 
21/0)/2000 06:00 0. 17 COHTO CU<CUffO EN DARJW DE OT SEC 57H-EN INVESTIOACION s l'IWl'IAS DE 1.UZ Dl:I. SUH sum:sTACION EI.E<..'TIUCAS 
2 1/0)/2000 1 1 : 12  U5 NO I lA Y Dl!Fl!CTO·Al'l!llTUIV. AL. NORMALIZAR SITT CI IORRU..LOS s Pl<Ol'IAS UE LUZ DEI. SUll OlllOS 
ll/Ol/1000 20:08 1 22 CAJA UE DISTJUUUCJON PRIMAlUA ROTA-l!NVl!JECIMll!NTO DI! �-tATEIUAl. V l'IWl'lAS l>l! I.UZ DEI. SUR i:QIJll'(JS J)I{ l'l<OTl:Cl:l<JN Y ,-,tANIUllltAS 
21/lll/2000 1 9:<16 0.9S l!N CAOI.I! lll! 0.1'. (I.IJ\ VU N*l}l1ROP1AS DI.! IJ\ llEO V l'l<Ül'lAS DI! LUZ 1)1:1. Stllt SUJJ(!STACl(JN EI.ECTHICAS 
li/lll/2000 21:lU 0.80 llHSCAJtOA l!N Jll!I) Al!IU!A-ACl!RCAMll!NTO l!N'llU! r'ASl!:i-FUl!iffl! VU!N"l'O s CONIJICIONl!S CI.IMÁTICAS ltEI >ES Al.:IU!AS 
22/0)/2000 05:40 l.4S UESCAltOA A TllilUlA l!N CA.HU! 10 J<.V-l!NVl!Jl!CIMll!NTO 01! MATl!ltlAL s PROl'lAS l>E LUZ 01!1. SUll J<J:J>ES SUlfll!IU<ANEAS 
22/0)/2000 ll:57 1 .03 llWO DE SllC 5660 DEFECTUOSO-PERDIDA DE ACEITE s t'kOl'lAS DE LUZ DEI. SUR su111:STACION El.llCTiUCAS 
2)/0)/2000 09:)7 1.25 3 fUSlDLl!S SUSTRAIDOS 01! 40 AMP.-SlN Dl!FECTO V ACCIONES DE TERCl:l<OS EQUIPOS Ol! l'IWTECCION Y MANIOUHAS 
23/0l/1000 12:19 I.S5 NO llAY Dl:U.'EC'fQ.(!N INVES"llOACION s l'llOPlAS 01! 1.UZ DEI. SUk OTUOS 
23/03/2000 20:2S 1 .67 FALSO CONTAC'íO l:."N l�L PORTAfUSllll.E SECC.POTENClA DEL CLlliNlE-DESCAltOA 111\-U llJ V PROPIAS 01! 1.LJZ ílEl. SUR INSTAIACIONliS l'AH'fl<.:lll.AIUi.S 
l]/03/2000 20:48 0,)7 Ct.mLL O MUERTOAfilERTO I fA.SJ!.ENVll.JllCIMlENTO DE MAlllR!AJ. V PROl'IAS DE LUZ t)HI. SUR ltEI >ES AElt.llAS 
2)/0JJlOOO 22:08 0.58 CAlll.f Dli UT EN CORTO CIRCU[l"O (l.Ul 1 SP)-FUS. PIUMAIUO DE nw·o QUEMAOO s l'll01'1AS DI! LUZ DEL SUR su111:STACION EI.EL"flUCAS 
24/03/2000 01:SI 0.60 FUS rRIMARJO QUl;MAl)()..SOUIU!CAROA e l'ltOl'lAS DI! 1.UZ nm. SUR SUIJESTACION l!l.l!CTIUCAS 
24/0)/2000 0�:19 I .Sl NO UlllCAlX>-NO Dl!TllRMlNAlX> s PltOl'lAS DE LUZ DEI. SUlt OTllOS 
24/0lnOOO 10:27 2. 00 NO l lA Y Dl!fECT0.3 FUS. SUSTIWOOS V ACCIONl:S OE 11:iltCEUOS crmos 

24/0)/2000 14:46 l.Sl CABLE l'ICADO-P'OR TERCEROS s ACCIONES llE ·m.RCEJ<OS IU:l>ES SIJlfflil<ltANl:.AS 
24/0l/1000 17:16 1.3 7 CAIDA DE. TAO LA SODIU! l.lNEA I UK V. CEl<CA SAJl..201 Oll.CORTOClllCUiTO t::N lillü AERl!A s ACCIONES DE nmCHf<OS ltEI >ES Al:IU0\S 
lS/0)/2000 1 ):25 1 32 UNl!A CA.IDA I FASC SOORI! AR.lJOI. ( l'ALMJ!RA ) CEltCA DI! SAO. 2060-1:NVEJUClMlENTO DE MA TUtlAL V l'lt0J'IAS DI.: 1.lfL DEI. SlJlt ltEDES AERllAS 
26/0)/2000 01:31 2.08 NO LOCA!.12AIX).EN INVl!SllOACION e l'IHJl'lAS DE 1.UZ Dl:I. Sllll IUil>l:S StJIJTl!JUtANEA:i 
26/0)/2000 10:-11 0.18 llESCAROA SUPERflCIAl. CUT-OITT-SUClEllAl).tJUMEDAD V l'ltOl'lAS l>H 1.UZ IJl:I. SlJll EQtJU'<>S Dl: l'UOTl:CCIUN Y h1J\NIUIJl<AS 
26/0lnOOO 20·06 IA5 NO U(JICAJ>O -SOIJk.ECAROA s l'llOl'IAS DI! 1.UZ DEI. SUll EQIJJl•os Dl! )'ltOTECCION y MJ\Nl<>lll(AS 
26/03/2000 19:)] 0 <8 OL!SCAJlOA SUPl!llFICW. CUT-Olír-sucl.EDA.D-1 JUMEDAO V l'ltül'lAS Dl! 1.UZ Ul:L SU!{ 1:Qllll'OS l>H l'IWTl!C.:CJON Y MANl()llltAS 
1710)/2000 01:04 1.75 r>l!SCAROA SUl'l!IU:IClAL EN lll!D AJ!REA-SUCU!DAD·I IVMEDAD s l'lt01'1A.S lll! LUZ l>l!L StJR IU:.J >l!S AEfUW> 
17/0lnOOO Jl:)0 2.13 IEN CAlllNA PARTICUl.AR NETrALCO (Sl!. 16111)-DEfl!CTO INTERNO V PIUWIAS lll! LUZ 01!1. SU\t INSTAI.ACIONl!S l'AlfflCIJI.AhliS 
27/03/2000 17:SO 1 .85 FA.SE ADIHkTA Dl!L Clff.OlTí-FALSO CONTAC

TO v l'llOl'IAS DE LUZ DEL SUlt EQUll'()S l>ll PltC>l'ECCION Y MANIOIJl(AS 
17/0)/2000 ll!i: 18 0.98 NO LOCAl.ll.ADO-SOJlRECAROA V l'ltol'IAS l>E 1.lJZ DEI. SUR 1:QUU•os l>E l'ROTECCION y MANIOlll{AS 
27/0lq.OOO 20:1] 2. 17 CUl:'.LLO MUl!RTO ABlERTO ANTES SAJJ.. 200-ii-Tl.:H.CEROS (l'Ei.OlAZO -ACJ!ttCAMlliNTU lll: FASES) s ACCJONl:S OE llEUCEltOS 1u:1>1ts AJ!JU0\S 
llt/lllnOOO ll. l l 1 2 22 TERMINAi. FOGONl!ADO ANTES SEC. 57�9.SUCIEl>AD-IIUMEOAf> s l'ROl'IAS DI! LUZ DEI. SUI< llJ]}ES suu11:R1v\.NEAS 
211101nooo 1)·06 2.ll 01:SCAltOA SlJPEltFICIAl. llN kED AEllEA-FAI.TA OP. h.lANTl.!NlMIENTO s l'Jtol1lAS UE LUZ l>EI. SUR ltEl>ES AHlll!AS 
l&/Ol/2000 22:ll 6.70 CAUIJ! QUC::MA.1)() .t?NVl!Jl!CIMI.ENTO DE MATl!IUAI.-SODRP.IBNSION e l'lt0i'IAS 1..)1! l.llZ l>l:l. SUR ltEl>l:S SlJUTl.:llJtANl:.AS 
2K/Ol/2000 17:47 0.111 EN CA.UU! Sl!. lltO A SEC. 7lS7·l!NVl!Ji!CIMlliNTO DI! MATC!RtAL-SOOIU!TEN::ilON e J•J(Ol'IAS DI! UJZ 1)1.:J. sun ltl'.llt:s suin1:1UtANEAS 
29/0)/2000 JIU) 22.97 f.N LOCALlZACION Y PRUl!O.AS-1:NVl!Jl!CIM.ll!NTO DL! MATI!R1Al.·S0l3Rl!TENSION e i'IWl'IAS l>ll l.UZ I>EI. SUR REl)l:S SUIITEltRJ\NcAS 
19/0)/2000 19.59 14 2) l!NVl!Jl!CIMIHNTO DE MATl!RlAl.-SOUJU!TENSION e l'ROl'lAS DI.: l.UZ Dl!I. SIJlt tU:UES SIJIITIZRJlANEAS 
19/03/lOOO 12: 17 JS.5) EN CA.DLI! ClRC. SAD .. 3227 A SL!C.8859-l!NVllJHClMIENTO l)l! MATl!lUAI.. e l'llOl'IAS DH LUZ OEI. SUll 1t1:t)l:S SlJUTEllllANJ�S 
19/0lnOOO 03:26 6.ll SEC. 11559 A SEC. 6)7} • CAIJI.(! DEFl!CllJOSO.llNVllJECU,.UL!NTO 01! MATERIAL. e l'IWl'lAS DE LUZ DCL SUR REDl:S SUIHEllRANEAS 
29/0l/2000 l lt·57 l7 07 CAUI.E DEFEC'ruoso DI! scc. E508 A SEC. 8Bll.,..St)A. 469<1.ENVl!ClMlENTO DE t.tATEltlAl.-SOUIU:Tl:NSIUN e l'llOl'IAS OE 1.UZ DL:.I. SlH( n1:1>ES SUIHEIU<AN10\S 

j - ¡ �  



lcS'f,\OISTICA DE IN'fJ;:RRU!'CIONES IMPR!sYISTA� - J-\JZ DE(. su¡t S.A.A. 

AÑO 2000 

C/i.V11W 
t"l· . ."l.'IU 110/l-l n::c:11,1 JIOH.i 

11J/J,;/,Y1' UJU'l:.'{tl�'fl'JO,vt:S J>J:: t.:.-1U.-1JC,'HI/I� 1.ol:-�,uuu1·. N" ,\'L'J' .11.,.u 11:,V.\'ION J,\'JCl.·l.l. /N/CLU. n.,;,11. FINAi. \ .  .\'f.'UI '/CW 

)51  z 1) IO KV (MT) 29/0)/2000 08:49 29/0)/2000 08,54 o.os cmcurro Dll Sil )87 A SE. 1 12 1  • TERCEROS ACERCAJ\ON ANDAMIO A �INEJ\ 10 KV- SUFRIENDO DESCARO/\ e ACCIONES DE TERCEROS REDES AERJ!AS 

)52 CII 0) IO KV (Mf) 29/0)/1000 1):48 29/0)/2000 14:49 1.02 CAOLI! PICADO Sl:. 7US A Sil. IC.M6-POR TERCEROS s ACCIONES Dl! TERCEROS llEDI� SlJOTl:kJLJ\Nli/\S 
)ll SR 01 2.l KV (Mf) 29/0lnOOO 17:lO 29/0)/2000 11:).a 1 .2) LlNl!AS CAlDAS T �04 A SAll.. 101-liNVFJECIMlli"NTO OE MAllikJAL V ACCIONES ne ll!RCEltOS REDES AERr�s 
)54 JI 02 10 KV (MT) 29/0)/2000 20:40 29/0)/2000 21:19 0.6S Rl!CAl.t::NT M-OENTO Ul! AISI.AOOR y 111N 01! $.Al.lOA u:r.-SODRECAROA V t•ROPlAS DE LUZ L>El. SUR l<HI ll� AHllUAS 
)SS u 18 10 KV (MT) )0/0)/1000 1 1 :11 )0/0)/2000 1 1 :26 O.IS CORTOCIRCUíl'O CADI.E DE D. 1'. SEC. S 126 c l'ROl'lAS l>E 1.UZ. OEL SUR SUUESTACION El.l!C . .!'rJUCAS 
)56 A 16 IO KV (Mf) 30/0l/2000 11:19 )0/0)11000 12:47 0.47 EN CAill.E 11.T . .COllTOCIRCUTl'O LL\ Vl! 7-E.NVl!JECLMIENTO V PROPIAS DE LUZ OEL SUR SUUESTACION EI.ECTIUCAS 
)57 u 21 I O KV (M7) )0/0)11000 11:40 )0/0)11000 12:46 0. 10 NO LOCAl.12.AllO-SOURECARGA e l'ROPlAS ()[! l.UZ OEI. SUR OTROS 
JlS s os 10 KV (MT) )0/0)11000 IJJ4 )Ol'Ol/2000 16:48 l.ll L!Nf:.AS CAD)AS ANTl�S SAll .. 3373-ACl:llCAMU:.NTO ENTRE ¡,."ASES s CONDICIONES CI.IMÁ"nCAS REIJES AlilU�S 
Jl9 IU' 06 I O KV (Mf) )O/Ol/2000 14:27 )O/OJ/2000 IS:46 l.)l COKTOClltCUííO EN LINEA AlillllA O. T. - 1.1.A V� · 2.-RAMAS DE Al<UOL V ACCIONES OH TERCEltOS kEl)US AEIU�S 
)60 L 06 10 KV (MT) l lNl/lOOO 11:H ll/Ol/2000 ll:l l  5 .9) CAlll.ll SECCIONADO SAO .. )064 A SAll .. l06l-TERCEIIOS(PAI.J\ MECANICA) s ACCIONES OJ.! Tl!J<.CEllOS IUit>ES SUOTERKANl:J'\S 
)61 SM 1 1  IO KV (MT) 31/0J/lOOO 10:00 OIAW2000 14:15 IS.2S TllAfO QUEMADO EN S[C. SllH-l'OR DHERMINAR-ANAI.ISIS V l'ROl'lAS DE 1.UZ. DI.:!. sun SUllEST ACION El.l.!C'fRICAS 
l62 NA o., IO KV (MT) 01/04/2000 06:59 01/04/2000 08:)9 1 .67 CORTOClRCUITO LLEGADA A SAO .. 4 1 67-A VE V ACCIONHS DE TERCEROS REDES AEll.EA.S 
)6) se 1 1  1 0  K V  (Mf) 01/04/2000 11.05 01�11000 11:19 0.23 RECALEITTAMIENTO l!N llOk.NES ll.T. DEL TRANSF.-t'ALSO CONTACTO V l'ROPIAS 1)1! LUZ DEL SUR SUUl:ST ACION El.Et:TUICAS 
)64 o 09 10 KV (MT) 01/0-1/1000 ll:H 01/0411000 12:45 0.)0 TENSION UA.JA-TAP CON RANGO INADECUADO c l'ROl'lAS DE LUZ DEL SUll SIJllESTACION Ei.EC'llUCJ\S 
)6l l'A Ol IOKV (MT) OJJO.l/1000 01:ll OJJ0.1/1000 04: l l  l K1 Ol�CARUA SUl'El<.FlCW. HN l<EIJ Al!Rf:.A-SllCIEl>AO-IIUMEUAD s l'IWl'lAS DI! l.UZ DEL sun IU�DliS J\El<EAS 
)l,I, l'A 0) \O KV (MT) Ol/0·111000 01:lt. UJ/0-1/lOUO 0(,;54 5.)0 SIJA. lll)I • CUTOlff FOOONl!Al.>0 • NO :m l'UI.)() AUIUll-HNVEJl!CJt .. UEtffO DI: MATEl<.JAJ.. s l'llOl'lAS DE LUZ DEL SUlt l:Qllll'<JS J)l: l'ltu'flJ..:CIUN Y MANIOIJltJ\S 
)67 l'A 0G IOKV (MT) 0)/04/2000 Ol:50 0)/lM/2000 OS:)1 1.1K J)ESCARGA SUl'l!llflCIJ\L l!N 1<.Ell Al::'.KEA�lJCIEUAf).lllJMl!J>AJ> s l'Jt0l'IJ\S 01:: t.UZ UEI. SUI< Rl:l>l:.S At::k.E.AS 
)68 PA os IO KV (MT) OJ/lM/lOOO 04:11 Ol/0411000 09:48 5.51 01:SCAJ{QA SUl'ERHClAL EN RliD AEREA-SUClliDAO-I IUMEllAO s i'ltOl'lAS DE l.UZ DEL SUlt kEDES Al.:llEI\S 
)69 PA 04 IO KV (MI") Q}JlJ.Vl{)()() OS:04 O.)/U.1/2000 OB:OS l 02 DESCARGA SUl'ERFICIAI. EH RED AEl<EA-SUCIEDAJ).IIUMEDI\D s PRDl'll\S l)l! LUZ DCL SUR ltEl)l:S AEllEAS 
)70 PA os lOKV (!'.&T) 0)/0411000 OS:1'1 Ol/Ooi/lOOO 01:01 1 n  OUSCARGA SUl'EllflCIAL EN RHD AEJU!A-SUClEDAD-1 JUME DAD s l'lWl'IAS DE LUZ l>EL SUI{ RJ!DE.S AEllliAS 
l7I PA Ol I O KV (MT) 0)/0411000 1):-40 Ol/lWlOOO 16:5)  ) ll DÉSCARGA SUl'f:.RflClAL l!N REO AEREA-SUCllil)A.()..lfl/Ml!DAD s l'ROl'IAS DE LUZ DEI. SUlt RElll:.S AERl:J'\S 
m PA 05 IO KV (MT) OlJ0.1/2000 16:1-'I OlJQ-1/1000 11: 10 1 9) t.INEA CAIOA IJNA FASE-1:NVEJGCIM!EITTO Dl! MA Tl:.RW. s ACCIONES OE TERCEHOS l<.EDES AEIU0\S 
)7J l. 02 iO KV (MT) 0)/04/2000 11:UI Ol/0411000 11.no l.Jl COllTOClRC

.
UITO l.:'.N RED AEIU!A POR PALOMA . SAD .. 2011 5  s ACCIONES DI! TERCEIWS l<EDl:.S AEREAS 

l74 u 06 IOKV (Mr) Ol/04/lOOO 17:37 04/!J.VlOOO 06: 16 ll. 65 DESCARGA A ·nERRA EN CAOLl! 10 KV. Sl! lll A Sl! l l l -Tl!.HCEkOS(CAUL.E l'JCJ\00) s ACCIONES DE TEHCl:IWS l<.El>ES SUUTL:'.k.JU\NEAS 
)7l PA Ol I O KV (M"I) OSJOt/1000 01:49 OlJO,V:!000 OU9 1 . 11 UL::SCAROA EN RED AHllliA Dl!lllVACION A SAill61 l-TEltCl!H.OS {POST!:. CHOCADO) s ACCIONl:S Ul! TERCEROS ltEDl:.S Al:REAS 
)76 e 18 10 KV (MT) OS/0411000 09:ll os11.Mnooo 11:ll l. U NO I IA Y DEFHCT0-3 FUSIOLES SUSTRAJ.OOS POR TEkCllROS e ACCIONES DE TERCEROS EQUll'OS DE PllOTl:t:CllJN Y MANJUIJlv\S 
m e 02 IO KV (MI") 0510--l/2000 111:06 OS/0411000 19:00 0 90 EN CABLE 10 KV (POR TRASI.ADOC.02 A C-1 9}-EN PRUEDAS OC LOCAI.IZACION OE fALI.AS c t'IWl'lAS DE LUZ l>EI. SUU lti1DES SIJffl ERRANEAS 
m s Ol IO KV {Mr) 06104/lOOO l l:H 06/04/2000 14:4-1 1.32 CORTO CJl<.CUTfO EN UARRAS IOKV.-fEUNO s ACCIONES DI! Tl:llCEJlOS SUIJESTACION ELECTRIC,\S 
l79 VM " 10 KV (MT) 06/0-1/2000 15:)6 06/0-l/2000 11:44 J . ll  CORTO CIRCUITO Clff .OUT .COI.A DE COMETAS s ACCIONES DE nmcrmos EQUU'OS DI! PH.0'11:CCJON Y MANIUUkA.S 
)80 UJ 02 10 KV (MT) 06/04/2000 I S:40 06/04/2000 18:10 2.67 DESCARGA CUT.OUT DEI. SAD.3625-t'Al.T, DE MANT. s l'ROPIJ\S DC: LUZ OEl. SU(( 1:QUll'OS !JE t'IWTECCION Y MANIOUítAS 

SA 12 IO KV {lwfll 06/04nooo 16:19 06/Q.lnOOO 20:20 ot.Ol DESCARGA SUl'ERFICW. EN RED -fAJ.T. MANT. s PROl'lAS DE LUZ DEl. SUll IU:flES AéllEAS 
m 111' 06 IOKV (MI") OG/U-112000 17.51 06/04nooo 11:lB 0.60 CORTO cm.curro EN REO AEllEA-POSTI! CI IOCA.00 V ACCIONES DE TEl(Cl:ltOS IU:DES AEJU�S 
J8l L os 10 KV (MT) 07/0-111000 OlcSl 01/0411000 10:0l 6. 11 LlNEA CAIDA ENTRE? SAD. 205)7 Y SAll. lOJI 1-1:."NVll.Jl:CIMlliHrD DE MATEIUAL s l'IWPLAS DE LUZ DEL SUI<. Jrnl>ES AEllEAS 
)81 a 19 IO KV (MT) 07/0411000 16cl5 07/04/2000 18:49 2.ll NO UDICAJXl.NO Df

f

l"ERMIHAIXl c l'll01'1AS DI! LUZ J>HL SUR OTROS 
)8l c 02 IO KV (MI") 07/0411000 IB:OJ 07/0411000 10:4) 1.61 SOURll CARGA -RECALENTAMIENTO EN J-OS f'OlllAfUSllJL.es c J•ROJ>lAS 01! 1.UZ. DEI. SIJll SUIJESTACJON EI.ECTIUCAS 
)86 SI. 1 1  10 KV (MT) 07JO.t/l000 20:05 07/04/1000 11 :06 1.02 NINOUNQ.COllRJENTE DI: INSERCION V l'ROl'IAS DE I.UZ. DEL SUI< 1:ou1ros 1)1: l'l<.Oll!CCJON Y M/\NH)IJl(AS 
m SL ll I O KV (MT) 01/tWlOOO 23:)5 OllJ0.1/2000 01 , 11  1.6 7 CAOLll DE n:r. l!N CORTO CIRCurro.JllWl11AS IJll lA k.Eq V l'ROl'IAS DE LUZ DEL SUlt SUJJí!STAC.:ION 1:1.l!CTl<ICAS 

BA 16  iJ KV (MT) OiJll-l/lllllO ,s,11 08/0-112000 16AO 1.)8 fAI.TI\ llP. MANT.-SUCU!J)AJ).IIUMl!l)AD s l'ROl)lAS l>ll LUZ. OEI. SUlt IUU>ES AEIU!AS 
HJ Ol IO KV (MT) OY/0-lnll!IO 16cl7 09/0-lnooo 17:ll 0.9<1 crnrro ClllCUITO UN IU!ll AlmllA-l'eLOTAW llN I.A ZONA s ACCIONES IJE 11:RCEllOS REl)I� AHRl!AS 

)llO u 01 IO KV (MT) owu-111000 2LO-l O'i'J0.&11000 2lcl2 2 110 IJ1!.!:!CAltOA 8Ul1Ellfl<.:lAJ. l!N LlNl!A M.T.-I IUMl!DAD-SUClI!l)AO s l'llOl'lAS 01! LUZ. DEL SUI( JU!Dl!S Al!IU!AS 
191 D º' I O KV (MT) 09/1.J.l/lOOO ll:50 0?/0-l/lOOO 2lcl6 0.77 CORTO cn,curro EH POS 026-AL CERRAR fDS s PltOl'lAS DI! LUZ DEL SUR EQUIPOS Ul! l'RUTl:C..:C..:ION Y t.i/\Nl<>IJl(AS 
)91 JS 02 22 9 KV (MI") 10/0-l/lOOO 02:56 10/0411000 06:l& l Sl NO UOICAJXl.EN IHVES110ACION V i'llOl'lAS DE 1.UZ OEL SUR OTROS 
)9) c 08 10 KV (MT) 10/04/1000 06:10 I0/0-111000 11:01 5.15 wrERRUPTOll SUSTRAIIX)..l'ERCEROS c ACCIONES DE TEllCEllOS l:QlJU'OS JJE l'l<OTECCJON Y MANIOIIIV\S 
)94 IS 02 2.l KV (MT) 10/04/1000 08:)l 10,0.\/lOOO IB:H 100) POSTE DE MAUERA ROTO PASANDO El. SAM.65J-TERCEllOS (CIIOQUC DI! 1-'0S TE) V ACCIONES DE TJlllCEltOS UEl>l:.S AJ!IU�S 
)95 CII 0) IO KV IMT) 10/tM/lOOO 13:16 10/0411000 14:011 0.10 GTA 10764-CORTOCUtCUffO (PERSONAL EFECTUAOA MI:DICJONES EN U.T.) s l'IWl'IAS DE LUZ DEJ. SUR SUIJESTACION l:LECTIUCAS 
)96 D º' IO KV (MI") 10/04/1000 18:l4 10/D-l/lOOO 19:16 O.SJ EN CAJll.R D.T.-CORTOCIRCIJITO s CONUJCIONl:S CI.IMÁTICAS SUIJEST ACJON EJ.l:CTRICA!i 
)97 SJ o., 10 KV (MT) 1 1/0-111000 OS:lot 1 1 /0-lllOOO 1 1 :14 6.00 SEC. 51114 . TRAFO DEFECTIJOSQ.ENVl!JECIMJ:

N

TO DE MATERIAL s PROl'lAS l)(! LUZ l)JlL SUR SUIJESTAC..:ION P.1.l!CTltlCAS 
)98 PA 06 IO KV (MT) l l/0411000 14:SO 1 1/0411000 20:)0 5.67 CAfll.l! PICAf>O.. SAU. '1588 A SAD. 20Sl6-Tl!RCl!ROS (PAL\ MECANICA) s ACCJONHS DI! TEHCEltOS ,u:1>1:s SUU1'liHRANl!AS 
)99 c 01 10 KV (MT) 1 1/04/lOOO l6:Jl ll�/2000 111:SS l.)& Dl!SCAOA EN SAil. ll4U-ENVl!Jl!C1Mll!NTO DP. MATl!lUAL} c l'lt01'lAS DE 1.UZ nm. SUI( SUUES fACION l!U!CTRJt:1\S 
400 SI 12 10 KV (MT) I I/U--111000 19:29 I I/O,j/2000 20:14 0.91 NINOUNO-SOUí<l!CAR(IA c l'llOPlAS DI.: LUZ DEL SUR urnos 
'º' SA 16 10 KV (MT) 12/0411000 011:)J llJ0.112000 10:43 l.10 l>l!SCAIWA EN 11!1lMINAL AEk.EO cmcurro- LI.J!GA.l)A SE. 1837-1<.AMAS og ARUOLES s ACCIONES 01! ·n:RCEllOS llEl)l:S SlliflliltlU\Nl:J'\S 
402 SJ 01 IO KV (t,..fl') ll/0411000 1 1 :19 12/04/2000 11:)0 1 .01 CORTOCIRCurro EN REO AJ!RJ!A · POS 4 116--RAMAS DE ARJ)Ol.ES s ACCIONES Uf: TEltCEl<OS REIJl:S AEIU�S 
40) CII º' 10 KV (MT) ll/04/1000 ll:)O llJO-mOOO ll:10 0.67 C/M AfllERTO SAIJ. 2\159 · 2951-ENWl!ClMIENlO 01! MATERW. s l'ROf'lAS DE l.lJZ DEL Sllll llEl)J:!, AlmEAS 
40,, A º' IOKV (MT) IJ/0411000 06:46 ll/0411000 08:00 1.lJ DE.sCARGA EN AISL.A.001<.ES OH UAK.RAS EN CELDA VAClA (11) l>E Sl!.-174-SUCIEDAD V l'ROl'IAS DE LUZ um. SUll IU::lll'.S AlillE.AS 
<Ol SA 12 10 KV (MT) 13/0-l/lOOO 1 1 :39 1)/04/2000 12:5-1 1 15 l1iltc1mos (ARJ<OJARON PITAS CON l'lfil>llAS l!N LOS EX11<.l!MOS SOUKll RED TRONCAi. UE l'US.4•U A l'l>S. 12\IO s ACCIONES 01! THRCEltoS ltEl>ES: AEIU�S 
406 VM 1)  IU KV (MT) lot/U-111000 16:UO 1410-UlOOO 16:0l 0.0l SIN OEFE.C:ro s l'ROl'IAS DE l.llZ 01:1. SUlt HQIIU't>S l)l! l'IWTl:t:CJON Y l\lANllUIIU\.'i 
·107 • Ol IOKV (MT) 14/U-1/1000 17:lS 1-1/04/2000 19:)) 1 97 rf)lfíAfUSlfll.l! QUEMADO ( 1 t-'ASE}-t'AI..SO CONTACTO s l'IWl'lAS DI! 1.UZ DEI. SUU SUJJESTACION ELECTitlCAS 
408 • o., IO KV (MT) J S/04/2000 00:41 IS/0-111000 02.41 2.02 LINEAS CA.ll)AS EN AUMHNTAOOR S.Ol (OODU! ll!RNA)-COUTOCU<.C.:Urt'O EN IU!D AEl<.EA s CONl>ICIONl!S CI.IMÁTJ<.:AS REDES Al!lll!.AS 
409 ST 12 IOKV (M'f) IS/U-111000 I0.11 15/04/2000 1 1 :50 1.55 NO UlllCADO-SOBRECARGA V PROl'IAS DE LUZ DEL SUlt OTUOS 
410 l. 02 10 KV (MT) IS/0-1/2000 IS:51 IS/OVlOOO INl 1 .15 J)l!SCAIWA EN REDAERl!A -flJl.:k.11: VlENTO {ACl.:HCAMl.9ff0 CNTIU! FA.SES¡ s CONlllClúNES Cl..U..tA ·ncA.S ltEl)JiS AEHEA!:i 
4 1 1  z " IOKV (MT) 1 5/04/lOOO ll:0-1 16JO.l/l000 11:4) IHS lllAfO DEFECUJOSO. SE. 472-MATERW. c PROPIAS Dt: LUZ DEL SUR su111:s·rACION EI.ECTJUt:AS 
m 8 01 IOKV {MT) 15/04/2000 11:01 IS/04/lOQO lNS 1 61 NO LOCAlUAOO-SODRECAIWA s l'IWl'li\S DE LUl l>EI. SU!( OTIWS 
41)  PL Ol IU KV (MT) 15/0-112000 ll:51 llJ04/lOOO 01:2] l.51 l)J�CAllGA SUPE.ltflCIAL REO AEIUi/\-SUC..:IEllAl).I IUMEUAI> V l'lt0J'lAS IJI! l.llZ llEl. SIJlt IUil)l:5 Al:Ul:J\S 
41·1 CII 02 10 KV (MTI llJO.t/2000 06:�l 16/0411000 10:SI  3.98 l>ESCAl<OA A TlERRA EN RED AflU:A 1'0(<. AISLAIX>k OESl'llliNUll>0-1:NVl!Jl.:'.ClMU:tffO 01: 1vi,HfüllAJ. s l'ROl'lAS UI: I.UZ DEL SUI<. llU)J!S AEIU�.S 
4 l l  SA 10 IO KV (M'I ) 161114/2000 08:00 lw'O,.¡/lOOO 10:IJ l n DJ!SCAROA L'N AJSl.AOOl<.ES ANTES 110s. 1 k7-TERCl!ROS(AIUWJARON ALMIHIU! SOUJU:: u. IWD) s ACCIONES UH TERCl:llOS ltl!l>I� AEIU!.AS 
416  a ll to KV (Ml) 16JO.¡nooo 09: IJ 16/0411000 ll:43 ll.SO CAUI.E OEFEC:ruOSO.ENVEJECIMil.:NTO IJE MA TEIUAL) c l'ROl'IAS DE J.\JZ DI::!. SIJI( Kl:l)ES SlJUTl.:itl(ANl:.AS 
;17 o 20 IO KV (Ml) 16/04/2000 09:-18 16/0-112000 O!J:S6 0. 1 l CIEURE l)l: AUXU.IAR l)ffEC'ruoSo 01! Sl:. -14 A SE. 979-CAIJI..I.: l)l:fliCTUOSO e l'ltül'IJ\S l>E I.UZ DEL StJI< KJ:DJ� SUUTEIUtANl:'.AS 
<18 CII  Ol IO KV (MT) 16/0411000 IS: 13 16'U-l/l000 IIUl J. J S l!N CAU. PAllllClJLJ\..ll PMl. Sl� (IW.>10 UNION}-INTl:k.NO s l'IH>l'lAS DI! LUZ DEI. Sil!<. JNST,\I.ACIONES l'Alfl·1c.;u1J\1U!S 
"' SL 07 JO l{V (MT) IGJlH/lOOO 22:H 11/0411000 00:10 1 .75 NO UtllCAIX>-NO l.OCAJ..12.AJ)O V l'itúl'IAS DE LUZ DEL SIJR OTl<.OS 
"º u ll IO KV tMT\ l71U-t/2000 Oli.n 11/0-111000 Oli·40 U OS IU!U! MIJL l'U-'UNCION IREGUI.ACION�l'l<OTl�CCION e l•/Wl'lAS DE I.IJZ DEI .. SlJll EOUJl'<IS l>E l'llOll:Cl:ION Y l\.1ANIOIJl(AS 
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ct:vrnu 
n:·c1L1 1/0HA FH.'/1,1 IIOIU 

nw;1.vr UIISt'//l\llW.Vf:.\' Dt' c;.1u.-A(.'NfJJ'. J.OC-.,lli/tlll'. ,:• ,\'t'f .IJ.J.U l"HN,\'ION 
JNJCHI. INICJ,11. FJl\',U. FINAL 

. , .\'f:Hl '/C/0 

421 SA 20 I0 KV (MT) 17/IWlOOO 08:4 1 11,u.¡nooo 1 1 ,01 2.<0 DESCARGA SIJPERFICIAL EN I\ED AEI\EA-NIDO PE rALOMAS CEI\CA PE OTA 4679 s ACCIONES DE TERCEROS REDES Al!JU!AS 

m A ll I0 KV (Mí) 17/CM/2000 ll:)7 17/04nooo 16:0S o.-n CADLU PICADO l'OR EL CLIENTe ALOOOONEI\A PERUAN/1,DESCAROA A TIERRA V PllOPlAS Dí! LUZ Dl:L SUI< l<EllES SUllTERKANEAS 
<2) SA 16 I0 KV (MT) 17/IWlOOO 19:16 11104nooo 20:00 0.7) CORTO CIRCUrro EN t.LA VE, DT.-SODRECARGA s PROPIAS DE LUZ l>EL SUR SUJJESTACION HLECTRJCAS 
<24 se l l  I0KV (MT) tl/Olnooo 08:09 l&JO.lnOOO 09:16 1 . 12  DESCAl<OA SUPERFICIAL EN lllit) AEREA.SUCfüllAD V PROl'lAS Dl! LUZ DHL SUR REDES AJllti�S 
42S SR 01 l.l KV (MI') l&/o-tn.000 15:27 ll/04nOOO 17:31 2.07 c'N RllD AEl<EA LINEA CAIDA 2 TRAMOS-FUERTES VIENTOS EN LA ZONA(ACEl<CAMIENTO ENTlill FASES) V CONIJICIONES CLIMÁTICAS IWDES AEIU�S 
06 CII 0l I 0 KV (MT) t9J0.1nooo 01 ,06 19/04nOOO 0Ul 2.-1) DESCARGA Sl/l't:l<FICIAL EN l<ED AEllliA-fAL T. DE MANT. s PROPIAS DP. 1.UZ OEI. SUR l<EOES AEIIEAS 
,n CII 03 I0 KV (MT) 19/0-1/2000 02:38 1910-mooo ID7 14.98 DESCARGA A TIERJ\A DEL CIRC. SEC.9117 A Sl!C.S9H9-ENVllJECIMIENTO 1)1! MA 1-W<JAJ. s PltOl'lAS l>ll LUZ DEL SUR IU:lll:S SUUTUIWANEAS 
m Cll ().t I0 KV (MI) t9/04nooo 0l:4S 19/IWlOOO 07:46 S.02 DESCARGA SlJPERflCIAL EN RED Al!ll.l!A-SUCIEDAl).l llJMEIW) s PltOl'lAS 01! LUZ DEL SUR l<El>ES Al!REAS 
m z 07 t0 KV (MI') 19/04nooo 21:Sl 10/04nooo 0l:l7 4.Sa CADI.E OEl'UCTUOSP om. CU\C, Sl!.61) A Sl!C.lll9,ENVl!JECIMIENTO DI! MATERIAL e l'l!Ol'IAS llE LUZ DEI. SUR REDES SUllll:'.RllANl!J\S 
m SJ ' 01 10 KV (MT) 20/0,lnOOO o.t,.s 1o,o.¡nooo OS:Sl l l l  CORTO CIRCUffO P.N lillllAlllU!A UT. Y SUA11\ACCION DE LINl!A- (Ll..-01)-TERCEROS s ACCiONI� DI! 11:RCl:.ltOS REUES AJ!JU!AS 
rn l'I. 0l I0 KV (MI') 10/04/2000 08:48 20/04/lOOO 09:)2 0.7l VIENTO CIIOCAOO CERCA DE PMl,il 1-ACERCAMJENTO EN'llU! FASES V ACCIONES DE 11:RCJ:ROS REDES AERE.AS 
m D os I0 KV (MT) 20/04/2000 10:Sl ll/04/2000 16:42 29.82 CADLE UEFl!CllJOSO Di!.L CUlC.Sli.360 A SE.236-ENVl!lUCIMlE.?-ITO D1! t.iA TERW. s l'ROPlAS DE LUZ DEL SUJ< REDES SUlffERllANl:'.AS 
Ol NA 0l I0 KV (Mí) wo.tnooo 1 1 :0S ll/04/2000 I S:42 4.62 TRANSFORWJXlR 10/.ll KV.,NO DETERM!NAl)A V l'ROl'IAS DE 1.UZ nn SUR EQUIPOS DE f'H.O'fECCION Y MANIO/Jl<A:::i 
434 s os I0 KV (Mí) 2l/04nooo 1 1 :SO ll/04/2000 IS:JO ).67 TRAFO DEFC!CllJOSO (f'EkOU)A DE ACEffE}-EN INVE.::i'JlGACION s l'ROPll\S DE LUZ Del. SUR SIJ/Jl�TAClüN El.l:CTIUCAS 
<lS L 0l IOKV (MT) 2)/CH/2000 0):21 ll/04/2000 D-1:47 1 .43 ()ESCA.ROA EN RED Afüill.A-SUCO!DAD-1 IUMEDAD s l'ROl'IAS DE LUZ DEL SUR REUl:S Al!IU�S 
436 PI. "" I0 KV (MI') lJ/tW2000 11.00 ll/04/2000 l1:S7 o ,s l'l!i.OTAZO A L.A REI) Al:Rl:.A (ACERCAMIENTO EN'llU! f,'ASES}-UESCARGA EN liliU AEIU::A V ACCIONES DI.: TERCl:ltOS H.EI >ES AEkf:AS 
07 SJ U) IO KV (MT) 24/04/2000 09:1-1 1'1/0-1/2000 10.)9 1.42 l>ESCAJWA EN CAllU! Di! IO KV.·ENVEJEClMlliNTO DE MATElllAL s PROPIAS 01..: LUZ DEI. SUI( lt.EJ>HS SlJIJTEIUu\Nl:'.J\S 
08 SI 1 1  I 0 K V  (MT) 24/04/2000 09:SO 24/0,1/2000 21:12 1).)7 EN CAJ)LE COlC. SI!. I IS A Sl!.120-ENVl!JEClMll:.NTO DE MATERIAL e 1•no1•1AS UE l.UZ DEI. SIJR 1wrn:.s suun:k1tANEA.S 
m D ll I0 K V  (MI') 24/04/2000 20: 15  24/04/2000 2 1 :40 1 .42 CONEXIÓN OESl'RENOlDA UNA FASE EN SE. 148 A SI::, 202-ENVl:JECIMIENTO l>E MATl.:RIAL s PROl'IAS DI! 1.UZ. OEI. Slllt REl>HS SUJJTEIUU\Nl�S 
"º SI 1 1  I0 KV (Mí) 24/04/2000 2):21 24/0-1/2000 2):5} 0.5) F Al.SA ACTUACION DEL lNTE.RRUPTOR (NO CERRO}-ENVEJECIMIENTO DEL EQUD'O e l'IWl'IAS J)E LUZ DEL SUR EQIJU'OS DE l'l<.O"rECC!ON Y MANIUIJl<A.S 
441 PK ll 10 KV (MT) lS/O-t/2000 06:)S 25/04/2000 08:43 2. l l  DESCARGA SUl'l!JU:ICIAL EH RED Al!REA·l lllMl!DAD-SUClEOAD s PIWJ·IAS UH LUZ rn:1. sun 1(1!1)1:S Am<l�S 
4'l o 09 I0 KV (MT) H/CM/2000 19:)S 2}104/2000 2 1 :04 "" l)ESC/\ROA EN TERMINAL DI! SA1.IDA se. 224·ROEOOR e ACCIONES DE ·nmCEIWS IU!DES SUIJTEIU<ANE.A.S 
m VM 14 10 KV (MT) 25/04/2000 22:211 26/04/2000 10: 1 1  1 1 .72 TRANSFOltMAIX>R Dl!f-E<..""llJOSO s 1·no1•1As UE LUZ DEL SUI< su111:s·rACION EJ.l:C"llUCAS 
... o "" 10 KV (MT) 26/04/2000 O!Ui 16/002000 JO.U 0.28 EN REI.I! 01! Sl!.19·17-REOULACION 08-'EC'JlJO.SA s Pl(Ol'IAS ül! LUZ DEI. StJl( EQUll'úS OE l'l<OTHc.;CJON Y MANl<ll llt/\S . 
'4S CII 06 10 KV (MT) l6JO.I/JOOO 12:46 2GI04/2000 1) : 1 1  0.42 DESCARGA EN PDS. 4796-MANIOOlv\ �N l'DS(LOAUUUSTEk) s Pk.Ol'IAS DE LUZ DEL SUR EQIJU'OS DE l'ltOTECCtON Y MANIUUHAS 
446 CII 06 10 KV (MT) 26/04/2000 15:ll 2�/2000 IS:SS O.JO CI IOQUE DI! fOSTE-TERCl!ROS s ACCIONES DE TERCEltoS ltEUES AfüU:AS 
"7 NA 06 IOKV (MT) 16/04/2000 17:lS 26/04/2000 19:26 1.85 LINUAS CA1I)AS A.tlTES SAO. IO)itS. EN SE..1"145 llEI.E IW tu:CALENTADO l"OR fALSO CONTACTO-FUl::RTE.S VIEN V l'ltOJ'lAS Ofi LUZ UEL Slfü IU:DES /\EREAS 
... se 1 1  1 0  K V  (MT) 26/0·1/2000 18:40 26/04./2000 2057 2 18 UNE.A C/\IDA SOUIU! CRUCETA Cl:.RCA 48H • -11117.-l::t-lVl!JECIMfilNºJ'O Dll MATllJUAL V l'll01'1AS Ull LUZ. um. SlJI( REDES Al:RE/\S 
"' PA (¡.¡ 10 KV (MT) 26/04/2000 19: 17 2CJO•l/2000 23:1) 3.9) Clff-Olff FOGONEADO UNA YJ\S�·ENV.E.IECIMIJ!NTO DE "'tATE.RW.. s l'Jl01'1AS DE LUZ UEI. SUR l:QUIJ'<.)S l>E l'IWTl!L'CION Y MANIOIJJlAS 
410 l'A "" I0KV (MT) 27/04/2000 1 1 :04 27/0-1/2000 12:SO l.77 NO l.OCAl.12.AOO-SODRECAk.GA s PROPIAS DE LUZ DEL SUR OTROS 
4SI UJ O) 10 KV (MT) 27/0:1/2000 U:06 27/0-1/2000 IJ;)S 2.48 POS 40)2 (CI.IENTJ! VENEl<O Clff-OUT QUi;i.tAJ>O) l'ARTICULJJt.()EFECTO EN cmcurro l'Al<T!CUIJ\l( s l'l<Ol'll\S UE LUZ DEL SUR INST/\l..ACIONl::S l'AllTICUI.Al<bS 
4Sl se l l  22.9 KV (MT) 27/()412000 22:49 27IO-t/2000 2};28 0.6S DESCARGA SUl'l:RflCW. l::N RED A.Í!RE.A-RAMJ\S DE DAMOU SODRP. LINEA 22.9 KV V ACCIONES DE lERCEJtOS REUES AERE/\S 
m VM 16 IDKV (MT) 21U04/2000 00:24 28/04/2000 01:40 1 .27 RECALENl'AMO�NTO f!N lJORNl! OE SAi.iDA 0.1'.-FALSO CONTACTO s i'llOPIAS DE LUZ llEl. SU1t SUUESTACION 1:JH.!llUCAS 
4S4 CII 08 10 KV (MT) 28/04/2000 0]:)0 2&/04/2000 ll:27 9.9S INTERNO EN IIERMES TI\ANSPORTES BLINl)ADOS-FAI.TA OE MANTENIMIENTO s Pl<Ol'lAS l)J! LUZ DEL SUR INSTAI.ACIONliS PAlfflCUI.Al<l!S 
<SS SJ º' 10 KV (M'I') 28/04/2000 06:IS lli/0412000 1 8:00 1 1 75 EN CIRC, t'AR.TICLJL\R CRANJA l!SMERALOA-DEFECTO INll!R.NO s l'll01'1AS UI! 1.UZ DEL SUR INS fAI.ACIONES PAH"llCULAl<l:S 
�S6 se 1 1  1 0  K V  (MT) 2l/OlnOOO 06:17 2&'04/llK)(} 07:ll 1.23 COR'fOCIRCUffO llN RUDAERl!A EN DERIVACIÓN A SAO. J0261·AVI! (NU)()) V ACCIONES DE 'lliRCEHOS lllil>ES AlillliAS 
m ll 0l I0 KV (MT) 28/0-1/2000 09:IS 2l/04nOOO 11:58 1 2.72 CAlll.E QUEMADO SEC. 7H7l A S(;C. SH0 T SAJI. 4ll-EN l'RUEUA y lOCAt.lZA<.:IO!j s l'lt0l'IAS J}(! J.UZ UEL SU!< IU:l)ES SUOTliltK/\NE.AS 
m B os 10 KV (MT) lill>inooo 10,10 ll/04nooo llJ9 l. l l  Dl!SCAIWA SUl'ERflCIAL EN REO AEIU!A-SUCIEOAD-11\JMEDAI) s JIROJ•IAS OH 1.UZ om. SUR llEl>HS Al:ltEAS 
m Bit O) 10 KV (MT) lill>lntKIO 10,,1 1  11111>1/lOOO 11:IH 1 61 I.INL!AS CAIDAS SAJl. llH-CORROSION V CONDICIONl!S CL.IMÁ"llCAS l<EUES 1\l!IU:J\S 
<60 VM 14  IO KV (MI') l8JU.lnuoo 14:2S 29JU.4/l000 01:06 1u.c.a 8AU. 2019 CIIOCAJ)() -l'l!JlCJ.!ROS s ACCIONJ!S l>l! Tl:RCl:llOS SUUEST/\CION 1::1.Et.Tl<JC/\S 
461 VM 14 I0 KV (M'I) 28/04/lOOO ll:Sl 29104nooo 01:16 9.40 CADLE PICADO sa 736 A SAJl 20375-Tl:RCEROS (SEüAPAL) s ACCIONES DI! TERCEltOS ltl:DES SUlffEltHANl:'.J\S 
461 l'A 0) 10 KV (MT) 29/04/2000 IS:ll 29/04/2000 li:29 2.97 LINP..A.S CAJOAS SAll. 4)66- 4457-CORROSION s CONJ)ICIONES Cl.lMÁTICAS Rí!Ul:S Al!RJ:'.J\S 
46) e os I0 KV (MI') 29104/lOOO 21:H )0/04/2000 00:2) 1.67 CORTOCmcurro LLAVE oe 11.T.-EN\IEJE.Cl.MlliNTO ue MAl'llilW.. e PROPlAS DI! LUZ DEL SUR SUUESTACION Ell:CTRICAS 
464 SL <>I 10 KV (MT) )O/U-1/2000 IS:40 l0/0,V2000 20:00 4.]) EN CADLP. cm.e. AUX. SE.)02 A Sl!.224-rllUEDA y LOCAUZACION V l'ROl'IAS Dl! LUZ DEL SUR IU:J>E.S SUUTEl<.RANl=.AS 
461 SL 0) to KV (M'I) lll/04/2000 17:IS J0/04/2000 17:28 0.22 EN AIJMENTAOOR S{..--04.Al. CER.RA..R AUX. ne SE. 106 A se. )OS V l'R01'1AS DE 1.UZ. DEI. SUR EQUIPOS DE l'llOTECCION Y MI\NIUllltJ\S 
466 se ll 10 KV (MT) 01/05/1000 06:SO OI/OS/2000 07:4-1 0.90 DESCARGA SUPERFICIAl. EN SAD.25SO-NIDO DI! A VE V ACCIONES DE TEJlCEROS SUUESTACION l:1.1:CTJUCAS 
467 SA 16 I0 KV (MI') OI/OS/2000 1):16 01/05/2000 14:17 1.02 l'OSTI! CIIOCAOO ANTES SALl.2968-POR TERCEROS (VOLQUETI: 01:. PLACA WM-1 1 12) s ACCIONES DI! 11:.HCEROS H.EUES AlilU!.AS 
468 o 09 I 0 KV (MI') OIIUS/2000 14:08 02/05/2000 02:47 t 2.6S CAfll.E PICADO POR CONTRA.llSTA DI! SEOAPAL e ACCIONES DE TEHCEHOS R.El)ES SUllTEllltANEA.S 
469 IU' 07 10 KV (MT) 01105/2000 16:22 Ol/OS/2000 17: 1 1  0.82 TAllLEl<O OE DT. CIIOCA[)().POR l'URCEROS (CAMION DE l'LACA PK-Sl\lO) V ACCIONJ� DE TERCEROS SUIIESTACION EI.ECTRICAS 
470 SA l0 10 KV (Ml) 0110snooo 20:09 OI/OS/2000 2l:07 0.97 DESCARGA $Ul'ERflC1AL l!N RED AillU!A..SUCIEOAD-IIUMEDAD s l'JtOPIAS J)E LUZ DEI. SIII< HEDES AEIU:J\S 
411 l'R 12 10 KV (�ff] OlJOS/lUOO 06,06 Ol/OS/2000 07:S9 I .Bil DESCARGA SUPC::llflCIA.l. EN REO AEREA-1 IUMlmAD s l'll.Ol'IAS DI! LUZ DEI. SlJll HEDES AEllEAS 
412 IIP º' I0 KV (Mfl 02/0S/2000 09:10 Ol!OS/2000 09:5G 0.77 CAJlU!. DEFECTUOSO DEL eme. SE.16)4 A SE-1700-ENVl:JECIMIENTO DE MA TliRI.AL V l'ltol'I.AS DE 1.UZ Ul!J. SUR 1u:ui:s SUUTl:lutANl:'.J\S 
47) Jl 01 2.) KV (t.fi') Ol/OS/2000 1 1 :lS 02/05/2000 1 2:US O.SO NO LOCAIJl.AOO.SODRECAROA V PltOl'lAS OE !.UZ 01:l. SUk O"rl<OS 
m SI. O) IU KV (MI) Ol.lOS/2000 lil:SI O)/OS/2000 20:ll 25.42 CAUU! 01:FECTUOSO Dl!L CUlC.-11JO A SE.105-UNVl:JEClMlENTO lll: MATERIAL V l'ltol'IAS 01! l.UZ í>EI. SUll IU:OES SUlfl'El<ltANl�S 
rn SL 02 10 KV (MT) Ol/OS/2000 20.0II OJ/OS/2000 1 1:lil IS.SO CAülJ! OEFl!CTUOSO-ENVl!JECIMU!NTO V l'li.OJ•IAS DI! LUZ l)J:(. SUU UEl>l:S SIJUTEltHANl!/\S 
476 CII 0l I O KV (MT) 02/0S/2000 2 1 :06 Ol/OS/2000 22:)0 1.40 OHSC/útGA SUl'l!RflCW. EN RJ!O AElU!A.SUCIEDAD s l'llOl'lAS lll! LUZ DEI. SlJk llEJ)ES AEIU:J\S 
477 VM 01 10 KV (MT) Ol/OS/1000 12:14 OJ/OS/2000 1 ):0/ 0.118 DESCAJtOA EN IU!l)J\.l:.RJ!A OERlVACJON A SJ\1) 2010-1.-NU)O DE AVE (l'AJ.OMA) s ACCJONJ:S DE Tl:RCEIH)S l<El>l:S /\l'..IUW) 
m CII "" 10 KV (MT) 04/05/2000 04.00 04/05/2000 07:22 }_)7 Oi'l.:IU\CIÓN lNADECUAl>A (PERSONAL Dll TECSUR}CORTOCIRCUITO EN LL.A VI! 2 sr s ACCIONES OE ·nmCEl(()S SI/IJESTACION 1:1.1:'.CTklCAS 
419 0J 02 IO KV (t.H) O-t/OS/2000 OS:22 04/05/2000 0�.00 l.6) EN CUtCUITO PAll1lCULJ\R ros 960 A TA YDUK.-DEfECTO tNTERNO s l'llOi•l,\S l>l: 1.llZ !)EL SIJlt INSTAI.ACl()NES P/\l<TICUI.Al<l:'.S 
'ªº OJ 0l 10 KV (MT) O.IIUS/2000 OS·4 1  O-t/OS/2000 10:04 4.311 DESC/\RGA SUPERFICIAL EN REO AERE.1\-SUCIEDAJ) s l'ltOl'IAS DE 1.UZ DEL SUR l<El>ES /\El<EAS 
"' OJ Q.¡ 10 KV (MT) O-t/05/2000 OG·OJ 04/0S/2000 08:)0 2.0 OESC/\llOA EN l!l. l'OS.-FA!.SO CONTACTO s l'IWl'lAS UH 1.IJZ OEL Slllt INSTAI..Al'.'IONES l'AJffll'.'lJI..AHES 
m DJ 0l 10 KV (MT) 04JtlS/lOOO 08: 1 1  O-UOS/2000 10. 10 l .'.lll DESCARGA SUPEIU-'ICW. EN IWL> AEIU!A-sucmD/\D s Pt<Ol'IAS DE LUZ UEJ. SUU REI lES AJ:]U:'.AS 
m CII (¡.¡ 10 KV (MT) 04/05/2000 10:24 04/0S/2000 1 2:SI 2.-15 DESCARGA SUl'llllflClAL EN Rl!D AP.R.EA.SUCIEOAD s PkOl'I/\S DC 1.UZ DEI. SUll kl:l>I� Al:IU!.AS 
m o 06 10 KV (MT) 0-t/OS/2000 17:59 0-1/05/2000 20:1! l.ll NO UIIICA.J)O..roU Ulr'J'l!HMINAR e l'ltül'IAS l>L! 1.UZ l>EI. SUIC OTl{()S 
"5 se 1 1  10 KV (MT) 04/U5/l000 l'.1:10 04/0S/2000 2U: I� 1 .01 coino CmCUITO EN RED Allkl!A UEIUVI\CION A .SAJi. lOll7-ro1t TEltCJ(l<OS V ACC.:IONJ�S 1>11 HiltCl:IU)S 1u:oa-:s A1:1u/_J\.s 
"' L Q.¡ 10 KV (MT) OSlllS/2000 01 :¾ 05/05/2000 04.06 2. 17 CORTO CIRCUITO EN IU!D AERl!A Y SUS'OlACC.:ION DE UNL:A.S UT.IWllO l>E OT/\ lHl·°l"lil<Cl:'.JW.s s ACCIONES l>E Tl:l(C.:El<OS l<El>J� /\l:IU:J\S 
4'7 OJ 02 IO KV (MT} 05/0S/2000 o.u, OS/OS/2000 OK:1 1  l.)J 01.:SCAl<OA SUPElu-'IClAL l:N REO AERJ!.A-SUCIEDAU s l'ltOl'lAS DI: LUZ. DEI. SUI< ltl:i)ES AEIU:J\S 
m L "" 10  KV (t.fD OS/OS/2000 11 :}0 OS/OS/2000 22:211 O. 'JJ DESCARGA SUl'EltflClAL-SUClliDAD-I IUMl!UAll s i'l<Ol'll\S DI! 1.UZ l>l!I. SUH llEDl:S Al:IU�S 
m SA " 10 KV {t-.ff) ClwUS/2000 07.01  O(Jl)S/2000 08:56 1 .92 DESCARGA EN JU.!O Ai:IU:A-SUClliOA.0 s l'IWPIA.S DE LUZ UEI. .SU!( HEl>E.S Al:K1!AS L-i2!!_ _.t!!.__ --!!- IO KV M"II 06/05/2000 10: 19 06/05n000 12·01 1. 1!0 rn:St:AROA A lU!RkA EN 1um AEHEA l'ARTICUJ.AH. c1.11:NTl!!:IONV1so.1N TEllNO s l'ltOl'IAS l>E 1.UZ l>EI. StJI( __ !!"STAI..ACIONl:.S l'1\Jff1Ctl\..AIU�.S 

7 • I Y  



ESTADISTICA l)E IN'fERnurcIONES ll\ll'llJ;:VJS'fA� . 1-,1.JZ DfL su� S.A.A. 

AÑO 2000 

CENl'JW 
n:c:11,1 110/li fl:ºCll,J IIOJl.-1 

11.UHJ.Vr OJISl::x,:,,c/ONJ-:S Dt' (.:.,Ju .• ,J(;RUJ'. J.OC -,IGJWI� 
N" SltJ' .-1/.J.\I fl:

º

NSION 
JNJCJAI. INICIAi. t'JNAJ. f'/:\�-ll. . .  

St,'RJ'JCJO 

491 D 03 10 KV (MT) 06/0S/lOOO 17'09 06/llS/lOOO 19;13 2 07 LINEA CAIDA CERCA Al. SAD.3410-ROZAMD'NIU LINEA I0KV CON LINEA TJll.EfONICA s ACCIONES DE TERCEROS REDES AEREAS 

492 Cll os J 0 KV (MT) 07/0S/1000 12:25 07/0S/lOOO 14:02 J.62 CONl,CTOR Y DUSlllNO FASE VERDE QUEMADOS. CJRCUffO A SEC 60l,6 T CUENTE TELEJ-'ONICA-1'111.SO CONTA< s l'ROl'IAS DI! LUZ DEI. Slfü SUIJESTAClON HI.ECTIUCAS 

493 se 1 1  i0 KV (MT) O&/OS/1000 07;S4 o&JOsnooo 08: 1 1  0.28 lNVERSION Dll FASES EN PMl 757 V PROl'lAS OE LUZ DEL SUR INSTAI.ACIONES rARHCULAJ<..ES 
494 SR º' JO KV (MT) O&/OS/1000 09:41  O&IOS/2000 10:0S 0.40 SOA. 2701-CONEXIÓN 81' 01:PRENDIDA UNA fASll V l'ROl1lAS nu LUZ DEL SUR SUIJl�TACION EtEC'tlUCAS 

49S VM Jl I0KV (MT) 08/05/1000 13;14 08/0S/1000 1-1:34 l.ll DESCARGA EN TRAFO-S\JCIEDAD-JIUMfcllAD s l'ROPIAS OE LUZ DEL SUR SUOESTACION ELECTlUCAS 
496 o 22 .,I 0KV (MT) 09/0S/1000 18:09 09/0S/2000 19.04 0.92 SOIWECARGA . RECALENTAMJl!NTO DE DISYUNTOll DE DAJA e PROPlAS DE LUZ OEI. SUR EQUU'OS l)E Pl<.OTECCJON Y MANIOJJltAS 
491 o 20 JO KV (MT) 09/05n000 2 1:40 09/0S/2000 l):0) J.JB CIA. I.UVACSA CONTRATISTA Do TEI.EfONICA.C/\llJ.U PICADO e ACCIONES DE Tl:RCEROS IIEDES SUDTHRRANEAS 

498 D 06 i0 KV (MT) IO/OS/lOOO 0J;OS JO/OS/2000 09:24 6.27 DUSCARGA A 'llERRA EN 1.A LLEGADA A Sl! 1213-AlUlOl..ES (r'ALTA DI! PODA DI! PAi.MERAS) s ACCIONES DE lCRCEllOS REOES AEREAS 
499 o 06 10 KV (MT) JO/0S/2000 06;l2 iO/OS/2000 J9;l0 12.91 CAllll! Dl!fEC11JOS(? DE SEC. 6SOO A Sl!C. 71 S7-PUESTA A l"ffiRRA llN UEF(!CTO DE INTcRRUl'CJUN ANT1:1uo1t s PROPlAS DE 1.UZ DEI. SU(( IU!l)ES SUUTERllANEAS 

soo u º' J 0KV (MT) 10/05/lUOO 011:)0 JO/Ol/1000 10:lS 1.92 NO J.OCAJ.IZAJ)() s l'ROl'lAS DI! LUZ DEL StlH OTHOS 
IOJ l'A 04 10 KV {MT) IOJOS/1000 2 1 :09 10J0snooo 22: 1 11  I . I S  NO UIJICAl)().SOIJJU!CAk.GA s l'l!Ol'IAS DE J.UZ DEL SUR OTllOS 
102 DJ 0J IO KV (Mr) 1 1/0Sn.OOO 02:01 l )/0512000 14: 12 1 2. 18  LINEAS SUSl"RAIDAS EN DERIVACIÓN A SDA. 20277-COt-rrocmcurro (•ROVOCADO t'OI<. TERCEROS s ACCIONES DE TERCEROS REDES AEIU:AS 
l0J se 13  10 KV {MT) I I/OS/2000 07:S6 1 1,osn.uoo 09:00 1 .07 NO UUICAl>O-POR DETERMINAR V PROPIAS 01! LUZ DEL SUlt OTROS 
l04 su º' IO KV (MT) 12/0S/2000 l):35 13/0S/2000 10:)0 20.92 DESCARGA EN PDS. JIS7.SUClE0Al)..lllJMEDAD V Pl<.Ol'IAS DE LUZ DEL SUR EQUU'OS UE l'l<OTECCJON Y M/\NJOURAS 
'º' VM " IO KV (MI') 12/05/l()(X) IS:I) llJOS/1000 ll:lS 7.20 CAIU.I! i"'ICAOO ENTRE SA1J. 20375 - SEC. S l SS-POR TEllCliH.OS s ACCIONl::S DE TERCEHOS REDES SIJIJTEIUI.ANl:./\S 
l06 >M 1 1 I O KV (MT) 12/05/lOOO lli:59 1 )/05/1000 13:00 2001 CU<CUITO llHFECTUOSO •·r 10'>02 A l'DS l.j'.l2 -ENVl!JECIMLENTO V l'll01'lAS DE LUZ l>EI. Slfü IH�Dl:'.S AJ.ilU:AS 
S07 PL 0l 10 KV (MT) 12/0S/ltJOO 2 1 : 10  tl/05nooo 22;0(, O 93 DFl!SC/\JWA SUPERFICW. CERCA AL SAU. 2279-l'ALMERA V ACCIONES DE Tt::RCEH.OS HEDI� AEIU:AS 
lOB PL 08 i 0KV {MT) tl105nooo 0):<18 11/0snooo 06:SO ).03 LINEA !'ARTICULAR cA1DA DE ros. 8 1 3  A Cl.lENTE SERVA.SI (S.09l3S6l)-ENVEJEClMll.:NTO lJE MATEIUAJ. (l'Al<TI V PROPlAS DE LUZ DEI. SU!< INSTA1.ACJONl!S i'AlfllClJI .J\HhS 
109 l'A 0l 10 KV (MT) 11rosnooo 05:24 1 310snooo 07:SO 2.43 DESCARO A SUl'ERFIClAL EN rum Al!RI!A-SUClEI )Al).! IUMEDAD s l'ROl'lAS DE LUZ DEI. SUR REI >ES AEIU!AS 
ll0 PA 0l I0KV {MT) 1 )/0S/1000 06:)1 Jl/OSnOOO Oli:59 l.'17 DESCARGA SUl'Elff!CW. EN RED AEREA·FALT. DE MANT. s l'IWl'IAS DI: LUZ DEL SU!{ lllil >I� AEllEAS 
l l l  SJ 01 10 KV (MT) 1 3/0S/2000 11:Sl ll/OS/2000 14:10 J )2 ACERCA!vllENTO ENTRE FASES (í'ELOTAW CERCA Al. SAB.'1342)-üESCAk.GA EN k.Eü AEIU:'.A s ACCIONES DE "l'EJ<CE!lOS UEl>ES AERl�S 
lll s 0l 10 KV (Ml) l4/0S/l000 00:30 14/0S/2000 02:l'J 2 ll LINEA CAIDA DI! EX-S..05 SOURl! NUEVO S--05-0P.SCAROA A TU!RllA s ACCIONES DE TEl<CEilOS l(El>ES AEHl!AS 
Sil SL °' IO KV (MT) 14/05/2000 01:34 1-1105nooo 07:17 S.72 COllTO cm.curro EN UNI� M.T.-CA!J)A Dl! GLODO AJ.füOSTA'llCO V ACCIONES DE Tl:'.llCEl<OS l(EDES Al:IU�S 
ll4 UJ 0) IOKV (MT) 1-1,osnoou 03.24 14/0Snooo 03:-lfl o 'º OESCAIWÁ SUl'EkFIC..:IAL-IIUMEDAD s l'ROPlAS DE LUZ ))El. SIJ(( lti:I )ES AERl:'.AS 
Sil VM 07 I O KV (Mr) 1,1105nouo 1 1 : 14  14/05nooo 13:0) 1.112 lN'fEillHJl'TOR DllSCAltOAilO-SUCIEDAl).J llJMEDA.l) s PROl'IAS DE 1.UZ Ulil. SIJH HQIJU•us DE i'IWTEL:<.:lüN y MANIOIJIC.AS 
ll6 UJ 02 !O KV (MT) l4/0512000 12:51) 14/DSnOOO 13:)2 O.SS C/M AlllliRTO CLIEN11! LACUS..COIUWSION s l'IWl'lAS DE l.UZ DEI. SUR JNSTAI.J\CJONES l'AlfflCUI.AliliS 
lll VM 14 IO KV (MT) l<i/OS/1000 ll:16  14/05/2000 16:22 ) JU POS. 4 199 A SAO. 20106·SODRECAROA s 1'1(0J'lAS DE LUZ Dl:1. SUll o-nws 

ll8 A "" lOKV (MT) 1'1/0S/1000 IS:23 14/0S/lOOO 17:00 1 .62 UNEA CALDA SAll. )Ollb -Sl!C. 6866-POSTC CIIOCAllO V ACCIONES DE TERCEROS IUU>ES Ali!C.10\S 
ll9 NA 01 I O KV (MT) 14/05/2000 IS:2S 14/05/2000 17:40 2.2S LINEA CAlDA s.AB. 4709 SAll. 10702-ENVllJEClMLENTO DE MATERlAL V ACCIONES DE TERCEltOS l<EDl:S AEIU!AS 
l20 u 01 10 KV (Ml) 1-1,osnooo 21:Sl 14/05/2000 22:Sl 0.97 AUIUO AL NORMALIZAR I.A Slff .• SlN OEl�CTO s l'il01'lAS Dll LUZ DEI. sun EQUIPOS DI! l'ROTl�C<.:ION Y MANIOIJltAS 
m D 01 10 KV (MT) IS/0512000 01:00 1 s,osn.ooo 01:30 O.SO IU!CAI.EN"íAMlfNTO DE U.A VE l SP.-FALSO CONTACTO s PROPIAS DE LUZ DEL SUR SUUl:STACJ{>N El.ECTIUCAS 
m SA 16 IOKV (MT) 1 5/05/2000 009 ISIOS/lOOO 06:10 I.S2 UESCAllOA SUPERflClAI. EN RED AfiRP.A-1.1.0VlZNA s CONlllCJONES CI.IMÁTICAS REDES AEIU�S 
m PA 0l JO KV {MT) 15/0S/2000 0-t:41 1 s,osnooo 07:S6 1.lS DESCARGA SUl'EltFICIAL EN KED AEkE.A-SUCIEOAl)-1 IUMEDAIJ s PROPIAS DI! 1.UZ DEL SUR IU:l)ES AEREAS 
124 l'A 0l 10 KV {MT) 1 s10snooo 06:2K l5l05n000 09:�6 3. 30 DESCARGA SUPERFICIAL EN IUill AERE.A-SUCIEDAD-HUMl!OAD s l'llOl'lAS DE LUZ DEI. SUll REDES AJ:JU!'.AS 
m SA 16 JO KV (MT) I S/05/2000 06:41 IS/OS/2000 06:47 0. 10 DESCAllGA SUl'Elll-"IClAL EN RED Al!REA-SUClEDAl>-IIUMEOAD s PROl'lAS OE LUZ DEI. SUH IU!DES AEllf:AS 
ll6 SJ 01 10 KV (MT) IS/OS/1000 08:l'J I S/OS/1000 \6;2) 8.07 DESCARGA EN l.A CAD.PARTICULAR DEL CLIENru rMI.526-fA.l.T. oµ MANT. s l'ROl'IAS UE LUZ DEI. SIJI< INSTAl.J\CIONES l'AHTICUJ.AltES 
ll7 PA 03 10 KV (MT) I S/OS/2000 09:04 15105/2000 12'S& J.81 NO I.OCAl.l:t.AOO-SOJlllECAROA s l'UOl'lAS DE LUZ Ul!I. SU!t OTllOS 
m aJ 01 111 KV (MT) 16/0S/lOOO 01,04 J610l/l000 J0;J0 lAl LINl�S CAIDAS PASANDO l!I, PDS. 955-l!NVEJECIMIENTO Dl! t-.V\Tl!lllAl. s l'ROl'lAS 01! LUZ 01!1. Slllt REDES AEIU�S 
m 8A ll I0KV (MT) 16/0l/llKMI O'.J:I� 16/0l/lOIMI ll:l, ll.<l CAIIJ.11 l'ICAllO !JU SI!. 1 Sll A SJ!C. 6411-TUl<CUllOS (SllDArAL) s ACCJONl::S Dll TERC'EllOS llHUl:S SlJIJTl!RII.ANEAS 
ll0 SA 19 I0KV (MTI 17/01/2000 0J;ll 17/US/1000 01:3) U.13 Ul!SCA1l0A l!N 1'1.)S 430j-PALSO CONTACTO s l'lWPlAS Dl! 1.UZ DEL SUll EQUIPOS DI! l'ROTl!CCJON Y MANIOUJ<AS 
SJJ PR 1 1  J0 KV (MT) 11rosnooo 0l;0l 17/05/2000 1):)2 I0.45 DESCARGA EN TERMINAL DI! SUD IDA A POS.-EN VEJEClMlE.NTO DE MA TERlAL s l'IWl'IAS DE L.UZ DEI. SUR HEDES SUUTHKRANEAS 
m PR 1 1  J0 KV (MT) 17/0S/lOOO 06:)0 1110snooo 06:47 0.28 NO UUICA.J.Xl-l'OR DhlERMlNAll s l'ROl'IAS DE LUZ UEL SU!{ OT!lOS 
m SA 1, 10 KV (MT) 17/0S/2000 07:S6 17/0S/1000 10:42 2.77 DESCARGA EN PORTAFUSWI.E DI.! J'Ml. O I l A pAJWso AZUL-f Al..SO CONTACTO s PROl'lAS DE LUZ UEL SUR INSTAIACIONES 1'1\JfJ"ICUl.J\KES 
m IIP 06 10 KV (MT) 1S10snooo OS:04 ll/OS/lOOO 08:Sl l.82 eme. PDS.l"El.li.2000 Dl:!FECTO wn:m.NO (FALTA MANTEHI.MlENT0)-1.lNEA CAIDA I t-"ASES V l'ROl'IAS Dl! LUZ l>El. SUR INSTALACIONES l'Alrl"ICUI.J\lll:S 
m ST 14 I0KV (MT) lll/05/2000 OSA2 IS/OS/1000 07:03 1 .lS DESCARGA EN RED Aélll!A SE 1 172 A SE 1634·1lIRCllRO�-J'OSTE CHOCADO V ACCIONES Dl! TERCEllOS RElJES AERllAS 
ll6 SA " J 0KV  (MT) 18/0snooo 0S:S1 18J05nOOO 08:4S 2.80 CORTO CU<CUf

f

O EN RED AEREA-SUC!EDAD-l ll/MEDAD(COLA DE COMhTAS) s ACCIONES DI! TERCEllOS REDES AEIU�S 
m L 02 IOKV {MT) 18/05/1000 12:04 111,osnooo J65l 4.&S POSTE CIIOCAI)() SA1l 44ll-4-lll-UNEA CAlDA-TCllCEROS s ACCIONl� Dl! TEHCEllOS !Uil>ES AEllEAS 
ll8 L 02 22.9 KV (MT) 11!/0snooo 11 : ll  ll:l/05/lOOO ll:)) 1.l l Dl!SCARAOA l!N llED AEREA -SUClEOAl>-1 fVMEDAD s PROPIAS 01! LUZ DEL SUH REDES AEIU!.AS 
SJ9 E6 01 IO KV (Mfl 1wo5nooo 16:16 19/0S/1000 17:lll 1 .37 INTERNO EN CLIENTE lNSUI-AI!X-INTERNO--Cl.lENTl! V PllOl'lAS DI! LUZ DEI. SUR INSTAIACIONES l'Al<TICUI.Al<l� 
140 SA ll JO KV (M"ll 20rosnooo 1 \ :04 20/05/2000 i l:04 l.úO DESCAIWA SUPERFICIAL EN RED AEREA-SUCIEDAD-JIUMEDAD s Pl<Ol'IAS Dl! LUZ DEI. SUR REDES AEllEAS 
l-11 l. 0l 10 KV (MT) 20/0512000 1 11:)0 lO/OS/2000 J!l:41 l. l S CORTOCIRCUITO EN IUfü Al!RI!A-COl.AS t)l: COMlffA s ACCIONES Dl! TERCWlOS IUll)flS AlilU:.AS 
l-12 su 03 JO KV (MT) 21/05/2000 1 1 :45 ll/OS/2000 20:00 82S LINEA CAIDA-ENVElECIMlENTO OH MATERIA!. V ACCIONES DE TERCEKOS 1<.lil)I� AEREAS 
l4l SJ 02 IO KV {MT) 2\/05/2000 18:Sl 21,osnooo 19:ll 0.611 NO UUICAl)O.SOURECAROA s PllOl'lAS DE LUZ Dl:I. SUR OTROS 
lH PL °' JO KV (MTJ ll/US/2000 19:04 21/0S/2000 19:0 O 65 UOitNE UE SALll)A DE D.'í. RECAI..ENT Al)(}-FAI.SO CONTACTO V l'ROl'IAS l>E 1.UZ DEI. SUH SlJl ll:S'J"At.:ION 1!1.ECTIUCAS 
s.i SL o: iO KV (MT) 21/0S/2000 ll:OG 21/05/lOOO 22:)11 0.51 NO UUICAl)O..EN LNVESTIGACION V l'll.Ol'IAS lll! LUZ DEI. SUll OTHOS 
H6 SA 16 I0KV (MTI 2210snooo OS:O) 22/05/2000 09:4S 4.70 CORTOClRCUrro SAll. 2042)-COu\ DI! COMETA s ACCIONES l>l! TEllCEllOS su111::f1"ACl<}N ELl:CTIUCAS 
H7 CII 01 I0KV (MTJ 22/US/2000 07:31 221(15nooo IOAS l.13 Dl:SCAROA SUl'EIU:IClAL EN Rl!O AI!IU!A-SUCI.EDAD-IIUMEOAD s l'IWl'lAS DI! t.UZ OEI. SIJI< REI ll� AEllEAS 
l-18 o Jl 10 KV (MT) 22/0�/lOOO 011:211 22/0S/1000 01):42 1 .23 OESCAl(OA liN JU!D Al!Rl!.A Y OESPRENOIMll!NTO 01? LINEA Sl!. t-:111 A SI!. 202-SUCll!l)AD-I IIJMEDAll s 1'1<01'1AS DI� l.llZ l)lil. SIJI< l<EJ>l!S AElll!.AS 
149 SJ 01 I 0 KV (MT) 22JOS/l000 08:411 221osnooo 12:0G l.lO DESCARGA EN l'RIMAIUOS DE TRAFO 10/0.23 KV-SUCIEDAD·IIUMEDAD s l'IWl'lAS DE LUZ DEL SUR SUlll!:STACION 111..1!:CllllC,\S 
ll0 OJ º' 10 KV (MT) 22ro5nooo l l :00 2lJ05nOOO 19:00 11.00 l.lNHA SUSTRAIDAS 3 ntAMOS (l fASES}-POR TERCl!ROS s ACCIONES DE TERCEJ(OS llEl>l:S AfülEAS 
lSI A 06 IO KV (MT) 22/05/2000 I S:011 22105/2000 IS:•IS 0.62 DESCARGA l!Nrl.AllNA (COMUNICACIÓN UT fASP. T.) 01! TRAI:o lll/0.23 KV-FALSO CONTACTO V l'IWPlAS UE LUZ 1)1:1. Slfü StJIJES"fACION EIJ::C"flllCAS 
m SJ º' IOKV (MT) 22/05/2000 22:31 lJ/OS/2000 00:20 un CORTOCIRCUITO EN lllAl-ºO s ACClONl:S OE lliRC.:EllOS Slllil:!i"l"AC.:ION 1.:1.1:CTIUCAS 
Sll SJ 0l IOKV (MT) 2)/0S/2000 00.06 H10S/2ÓOO 06:0(¡ 6.00 NO SE UUJCÓ s 1'1(0J'IAS OE 1.IJZ Dlil. SUI< Ol!HJS 
m SA 16 10 KV (MT) lllll:i/2000 1 1 :01  l)/05/2000 12:0G l .08 DESCAllOA SUPEIU:ICW. EN IU::U AÉllliA-fUEU.TE Nl!UI.IHA s CONlllCIONliS CI.IMÁflCAS l<EDl:!i J\EIU'..AS 
,ss SA 10 10 KV (MT) 2)/0S/1000 13:JO 2J/OS/2000 17:)1 ,t 02 CTO. CTO l�N Rf!D AÍ::REA POR Cl{OQUL! DE rosTE-Tl!RCl.!ROS s ACCIONES DE TEllC.:El<OS nl:l>ES AEREAS 
ll6 VM 02 10 KV (MT) 21,osnooo 14:27 2)/US/2000 lC.:IS 1 110 l'OSTE. CJIOCA.00 Y UNE.AS CA)UAS-ll!RCl!ltOS s ACCIONES DE TEUCl.:llOS IU!l)ES AEllEAS 
ll7 VM il 10 KV (MT) DJ05nooo 15:26 23/0S/lOOO 15:SO 0.40 SE AIJl<.IÓ COMO ll.1ANIOORA ne INTERRUPCIÓN ANTEIUOR s l'ROl'lAS DE LUZ DEL SUH liQUIJ'US DI! l'IWTl:CL:IUN Y MANJOlll<AS 
m SI 17 10 KV (MT) 2-4/05/2000 04:)0 H/05/2000 US:ll 0.8li IU�CAl.l!NTAMIENTO 01.! UORNE UAlUlAS U.T. -FALSO CONTACTO e l'ltül'I.AS DE LUZ UL::L SU!( SUIIESTACION 1:1.EC'fl<.ICAS 
ll9 SA 20 10 KV (MT) HJOj/2000 111:26 l-llUS/2000 19: 19 0.88 DESCAKOA l!N PüilTAl:USIULE--<.:ORllOSION s l'kOl'lAS DE LUZ Di:!. SUR EQUU'OS J)E l'llOTECCION Y MANIOllU.AS 
l60 SJ 05._J!lKV (MIL . 2S/OS/lOOO 17:26 2S105nooo ! 9:-10 2 23 NO IJDICAJ)O.NO Dl!Tl:11.MTNAOO s l'lH>l'IAS IH: l.UZ 01:1 . S\JR ··- Ll:f/WS 
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IDKV (M'I) 
JDKV (MT) 
I0KV (M)1 
IO KV (MT) 
I0 KV (Mf) 
J0KV (MT) 
I0 KV (Mf) 
ID KV (MT) 
J 0 KV (MT) 
22 � KV (MT) 
10 KV (MI') 
JO KV (MI) 
IDKV (MT) 
IO KV (MT) 
IUKV (MT) 
IO KV (MT) 
I0KV (MI) 
)0 KV (MI) 
JO KV (M)1 
I0 KV (MI) 
JOKV (MI) 
10 KV (MT) 
10 KV (MT) 
IOKV (MT) 
10 KV (MT) 
IOKV (MT) 
J O KV (Mf) 
10 KV (MT) 
I0 KV (Mr) 
IO KV (Mí) 
IO KV (MI') 
JOKV (MT) 
IO KV (Mr) 
)O KV (�ff) 
IOKV (MI") 
J O KV (Mr) 
IOKY (MT) 
IDKV (MI') 
;o KV (MT) 
I0KV (MT) 
10 KV (MT) 
10 KV (MT) 
22.9 KV (Ml') 
IOKV (Mf) 
IDKV (�fl') 
10 KV (MT) 
ID KV (MT) 
JO KV (MT) 
10 KV (MT) 
IDKV (MT) 
10 l<V (MT) 
IO KV (MT) 
IOKV (MT) 
10 KY (MTl 
10 KV (t.ff) 
JO KV (MT) 
10 KV (MT) 
10 KV (MT) 
10 KV (t..ff) 
IOKV (M"ll 
JOKV (MI) 
IOKV (Mí) 
JO KV (MT) 
10 KY (MTJ 
IOKV (MT) 
10 KV (MT) 
10 l(Y (MT) 
10 KV (Ml) 
10 KV (MT) 

os _ .!.!!.h.LíMIL 

H.'l'l/.1 1/tJJU F1::cn1 
INICIAi. 1.1\1/CUJ. l'"JNAI. 

26/0snooo 0726 26/0l/2000 
26/0512000 16:58 29/l)l/2000 
26/0512000 17:-18 26/0S/lOOO 

16/0S/2000 20:26 26/0S/2000 
26/0S/2000 21 :04 21/05/2000 
17/0SllOOO 09:02 27/0S/2000 
21/0S/2000 ll:IS 27/Ul/2000 
27/0S/2000 l·HS 27/Ul/2000 
29/0SnOOO O'J:0 lMlS/lOOO 
H,mnooo l�:OS 19/0S/lOOO 
lO/OS/1000 07:28 lOIOS/1000 
)Q/OS/2000 1 1:49 lOIOS/2000 
)O/OS/2000 1 11: 1) )0/0512000 
11/0snooo 1 1 :SG ll/OS/2000 
02/0G/l.OOO ll:<U 02/06/2000 
Ol/0(,11000 16:16 OlAK,flOOO 
Ol/06/1000 16:20 02Jll6/2000 
02/06/2000 18:)l 0U0612000 
Ol/06/2000 21:ll Ol/06fl000 
01/0G!lOOO Ol!i.OS 0)/06J2000 
0)/06/1000 09:21 0)/06/2000 
0)/06/2000 21:SI  Olt06/l000 
O<IOG/2000 10:43 O<IOG/2000 
OSI06/l000 09:06 OS/06/2000 
OS/OGr.1000 10:IS OS/06./2000 
OSI06fl000 IS:40 OS/06/1000 
06/06/2000 08:S2 OM>G/2000 
06/06/2000 20:06 06/06/2000 
01/06/2000 07.34 07/ó612000 
07/06/2000 1 1 :00 07/0611000 
07/0G/lOOO ll:Sl 0l!/06/2000 
0&/06/2000 07:43 0l!/06/2000 
0l!/06/2000 OIS:OS 0ll/06/2000 
0ll/06/2000 OIUO 0ll/06/2000 
08/06/2000 Oli:54 0ll/06/2000 
Oll/06/2000 10:28 08/06(2000 
011/U612000 10:42 09/06/2000 

08106/lOOO ll:ll 08/06/2000 
OMAIG/2000 17:20 Ol!lll6/2000 
OH./06/1000 IHI Ol!/06/2000 
09/06/1000 11:lS 09/06/1000 
09/0G/2000 111.:Sij 09/06/1000 
10/06/2000 ll:l8 10/06.JlOOO 

10/06/2000 17:0Z 10/06/2000 
I I/OG/2000 01:lO 1 1/06/lOOO 

1 I/0612000 0):24 1 1/06/2000 
1 1/06/2000 OS:08 1 1/06/2000 
1 1/06/2000 09:26 1 1/06/2000 
1 )/06/2000 11 :20 1 1/06/2000 
1 1/Uónooo 12:ll 11/06/2000 
1 1/06/2000 l2:4S 1 1/0MlOOO 
ll/06Jl000 Ol:2S 12/0G/2000 
12/06/2000 09.09 12/06/2000 
12/0MlOOO 10:)6 )l/06/2000 
12/06/2000 1 1:22 12/06/2000 
12/06/2000 18:16 12JO(,ll000 
ll/U612000 19:0l 12/06nooo 
1)/06(2000 01: 11 1)106/2000 
ll/06/lOOO 08:4S 1)/0612000 
l<IIOG/2000 OIU<J 14/06/lOOO 

14/0ú/lOOO 14:}0 1-1/06/2000 
IS/06/2000 07:lS IS/06/2QOO 
IS/0612000 l l : 16  l l/06/20Q0 
IS/06./2000 16:49 IS/06/2000 
IS/06/2000 19:4) ICJ06/2000 
IS/06Jl000 20:JO 1 S/06/2000 
IS/06/2000 22:30 16/06/2000 
17/06/2000 1,: 1 1  l7f06/1000 
17/06/lOOO ¡5 :5.¡ 17/0(iflOOO 
17106/2000 21 -.-1  17/0ó/2000 

ESTAl)ISTICA DE INT!'RRUrCIOl'iES l�·,r�lEY!STAS - LJ.JZ !)EL �un �.A.A. 

AÑO 2000 

1/0JH 
1'l Jll:: J :•of

f 

ous1::11r.11cwN.t.:$ 
f'l.'+JAl 

08:l0 1.40 CABLE PICJ\00. WRCEROS 
1 2: l l  67.28 CORTOCmcuno RN NUUVO SA0.2082 1 :n�A.fO l>EflECTUOSO EN O'f A lU&:21 
21 : 16 l.47 EN EMPAQUlffADURA OE TRAFO (fUOA DE ACEITt::)-DCTERIORO Ol! MATEk.lAL 
2):ll 1.48 l)ESCARGA SUPERFICIAL �N RED AfREA 
01:46 4.70 Ol!SCAROA EN CAílLE 10 KV. DE SOA, l7!JO A SDA. J}()lll-HNVEJl!CJMU:NTO DE MATElllAJ. 
09:20 0.)0 RECALENTAMIENTO EN DORNH DE D.T. DEL TRAF!>FALSO CONTACTO 
l7:S7 4.70 CAIJI..E SECCIONADO ANTES om. SAD.-42110-TERCl!KOS(CONSTRUCCION) 
tS:41 0.9) CORTOCIRCUITO EN RED AEREA CERCA DE SAll. 10424-TERCEROS 
1 1 :24 1.60 DESCAROA EN IUiO AERllA Y DESl'IU!NDlMU:NTO DH I.INUI\ ClRCUITO l'AR

T

ICUIAR 
ll'.lH l.lK UESCAllOA EN l!L CABLE UNADA DL!l. POSTll-ENVIUCCIMIENTO PU MATf:.ftlAL 
JU: 17 l.82 NllXl DI! A VllS EN 1'00. 4342-CORTOCIRCUTíO EN RED Al!REA 
17:)6 S.78 DEFECTO EN CUilNTI! P. DE LA CRUZ-TERCEROS 
18:S6 0.72 KOZAM!ENTO oe OH.Al.O lUURÁULICO A REO A.lm.f.A-Tl:'.UCl:ROS 
12:-19 0.118 NO UUICA.00-EN lNVl:STIGACION 
1-1:l){, 0 }7 NO llAY UEFECTO -APEkTUIV. l'OR TERCEROS 
W.W 4 07 COK TU cmcurro EN IU!I) A1mEA y Dl!Sl'IU!NUIMIHNTO DI! 1.INEA ClllCUffO-TEllCEIW� 
IIUI 2. 11 NO UUJCAOO-EN IN'VcSTIUACION 
19:17 1.10 ros11.: CI IOCADO 
23.S7 2 7) AlAMlJkE UH CONSTllUCCION SOURH l.A UNEA LANZAOO J'OR TERCEROS.CORTOCmcurro EN LlNEA MT 
O<J:24 l.}2 EN EL TlW'O. DE 10/0.2) KV. fUSIULG PIUMARJO QUl:MADO-CAJ)LE DE [ff EN CORTOClRCUíro 
14:lll S. 12  Dl�AIWA A TlI.lJUlA EN CAULE 10 KV.-TERCl;ROS (CAlJU! PICADO) 
ll:S9 2.ll DESCARGA EN RED Af:REA 10 KV.-TERCHROS (Vll!N'TO CIIOCADO) 
H:56 4.22 DESCAR(lA EN rum AER!!A P/\Rl1CU1J\R Y UESl'll.ENDIMlliNTO DI? UNEA-Ol:FECTO lNTERNO 
1 1 :21 l.17 DESCARO!\ SUl'EHFIClAL EN RED AEREI\-SUCIEüAO-IIUMEUAO 
12:SO l.SH 2 CRUCET/\S ROTAS 01: ESTRUCll.fllA A·l-CORROSJON 
JIJ:OS ) 42 l)�CAROA EN SAll. 4710-NUXl D1! A Ve (l'AlOMA) 
11:lk 3.20 Dl!SCAROA SUPERFICIA.L EN RED Af::REA-PALOMA 
20:26 o }] Rl:'.CALENTAMIENl'O EH SAllDA DE D.T.-t'AlSO CON"íACTO 
I0:2-1 l.li) IJNEAS CAlUAS ANTES OEI. SAU. IOSOO-VIENTO ROTO POR CI IOQUl! 
12:33 I .SS CORTOCIRCUffO EN Ll.A VE Nu. l DE S.l'.·PEl<.SONAL COl'ITROL TI:CNICO . MA.XlMA UEMANUA 
00:SS l.03 NO SE UlllCO.NO oirmRMJNADA 
09:08 1.42 NO LOCALIZAIX)..NO DETERMINADO 
09:)8 l ll l)ESCAROA CH Clff-Olff DE SA ll-11.COJUto.SlON 
12:Sl -1.71 EN SAO. 2113 TERMINAL FOGONEAl)() A SAU. 11 ll-MONT AJ!! l>EFE<.:TUOSO 
10:ll ) 47 COltTOCIRCUrro EN RJ.!\) AEREA ANTES DEL SA. -1196-TEHCEROS (OUkAS DE CONSTKUC<.:ION) 
12:01 us CUELLO MUEI<.TO AOCERTO I FAS e l.LEOADA A PUS. l 300-F ALSO CONTACTO 
01 :02 1-1.3) FALl.A lrN AS1Mh7'1UCO -ENVllJEClMlliNTO DE MATEIUAL Y ASIMETRJCO A Tll:R.RA DE SEC.7025 A SE. IIJ'J4 
H:S-1 l..t) l'OSTc CIIOCAllO AN'f)¡S f)JolUVAC)ÓN AL SA. 10642-CORTOCIRCUTJ'O EN �ll AEREA 
IK:li I .C.O liN CAlllNA Cl.ll!NTt! INT

l

.:ltrlANK-Dl!l'l!CTO lNTl!llNO 
ll :H 1 .0 NO 1.0CAl.11A!Xl-NO llUTl!l!MINADO 
12:lS 0.67 EN EQUWO DE PllOTECCION -AJUSTE DEL REU! (DATO V. CÁCL:JlES - C. TOU.00) 
22:)7 ).6) EN TIW'O • l'OR Dln'ERMINAR f ALU. (TEC. TOI.EOO) 
IH:3.- 2.60 CORTOCIRCUITO EN RED AEREA 10 KV. (JS-04 A SE.1726)-R.N.-iAS 01! Ak!JOL 
10:0K l 10 CUELl.0 MUERTO AlllEKlO I FA.SC! • DEIUVACION A Sl!.1549-FALSO CONTACTO (kUUEN U.OSA) 
02:48 ) <1 COR'íO CIRCUífO EN R.llO AfllJ!A,AVll (OP. RODL�) 
0l:06 1.70 DESCAllOA SUl'ElfflCIAL HN IUID AERilA-IJUMI?OAD SUCIEDAD (Ll.OVlZNA EN l..\ ZONA) 
1 1 :SO 6.70 l,N FUSlllLE l)llL Clff-OUT (FASC VERJJE) -COMOSION (OP. ORE) 
12:H 3. 1 )  CAllLE 1 0  Kv. PICADO eme. Sl!C. S I S I  A SEC. 5 ISl-TF.llCEROS {PALA MECANICA -Sl!DAl'Al.) 
11:SO J .lO EN CIRC. PAllT. Pl.ASTICO REY - ( TEC. TOl.l!OO)-l)EFllCTO INTERNO 
17:18 -1.72 1.INEAS CAIDAS • FUERTES VIENTOS (CAi.AMiNA SOIJRE u\ 1.INl!A) - TEC. M. ALARCON 
ll:30 0.7S CORTOClllCUf

fO EN Rl!D AEREA • RAMAS Dl! ÁRBOL CERCA D1! SOA. 1477 (01'. t'. AOUlRllE) 
011:26 6.U2 LINEA SUSTRAIDA I FASE ANTES DE pERIVACIÓN A SDA. 2Ull4-lcRCUROS 
1 1 :0S l.<J3 NO LOCAl.JZADO-f:N ANAl.lSJS 
1 1 : 17 O.GIS DE.SCAkGA SUPmu:1clAJ..J(lJMEOAl)(OATO.S S. liliCARTl!) 
16:00 • 6) UESCAROA EN ClilllA eme. su. 666 A SE. 1671 (0/\TO e. LOPl:.Z. Y R. KAMOS.)-1 IUMEOAIJ QUE flLTJ{A CON su I:!' 
lO:SO 2 l7 01:SCARGA SUl'ER.FIClAL llN Rl!D A.l!RI!A-tlUMEOAO SUCll!UAD (MARTIN Au\RCON) 
20:Sl 1 .83 CAI.IBRACION FUSU1Ll!-SOO!tECAJl0A (lRASLAD0 -ANll!RJOR VM-1.- A SA-13)-NlNOUN DEFECTO 
06:S7 S.7S CADI.I! 10 KV. DAÑADO (PALA MECANJCA)-TERCEROS (SEDAl1AL) 
O<J:1-1 0 48 EN CAUlNA PARTICULAR CLlliNTU i>L.ASTICOS REY (Tl!C. ZEVALLOS)-DEFECTO INTl!K.NO 
09:SS l 27 CORTOCUtCUITO El'ITRJ! POS. 1341 A SA. lOll-1 (DATO A. UARklONUEVO}-TERCEROS(ElEMCNTO D(TllJ\ÑO IULI 
16:21 1 8S NO LOCA1J2.AIX3.llN INVESTIGACION 
10:47 ).lO CORTocmcurro EN ente. ros. -1186 A SA. )) 17 -l'OSTE CIIOCAIX> CA YO SOURJ! REO AfREA (k. RAMOS) 
13:33 2.28 D�CAROA EN REOAl!RI!A • EN LA LLllOAl]A A Sl!. 130-I COI.AS DI.:: COMETA (DATO l'. AGUUtRE) 
IH:00 1 . 18  NO lOCALllADO-SIN PR.EClSAR (L. CA.CURES) 
01: 12 S.-iB TRANSFORMAIX>R DIWECTUOSO(C.OAVIU}-SEC 6316 
2 1 : IS 1 08 ACERCAMU:NTO ENTIU! 1-"ASES 1.INf.A M.T.-FUEllTI! VIENTO (\V. /\UIU!GU) 
00:07 1 62 U.AMAS DE AJlUOL EN l.A IJ.IWADA A SAO 10491(P.AGUlRkI!}-COKTOClltCUITO EN LINEA MT 
l9:11!i 4 62 UNl� CAIUJ\ CIRC.l'ARTICUU\lt DllL CUl!ITTE COINJ)l!.J'OSTl! CIIOCAOO l� lNST. ¡iARllClJl.AH.ES {E. 1.0l'EZ) 
17:ll 1.63 NO UlllCAl}O-SOUltECAHOA (l'. AOlJIIUlE) 
22.02 O ll DISYUl'ffOR l>EL TRAFOíl.UOUE� EN 11T. 

9 • 1 9  

Ct'N11W 

/JL:: 01U.-tHiHl/J� 
SEHJ '/CW 

s ACCIONES DE mRcrnos 
s PHOl'IAS DE 1.UZ DEI. SIJI< 
s 11R0i'lA.S DE LUZ Of:.J. SUR 
s PROl'lAS DI! LUZ DEL SUR 
c l'IWl'lAS Dl: LUZ DHL SUR 
s PROPIAS DE LUZ DEI. SUR 
s ACCIONES OE Tiil<C1::1ms 
V ACCIONES OE TERCEROS 
s PROl'IAS DE LUZ DEI. SU!t 
V l'JlOl'IAS Dl! LUZ DEI. SUR 
s ACCIONES DE TERCEROS 
s PllOl'lAS OE LUZ DEI. SUk 
s ACCIONl!S DE lCRCf:ROS 
s l'ROl'lAS DE LUZ DEL SUR 
V PROl'IAS DE UJZ DEL SUR 
s ACCIONl:S DE ·11:kCEltOS 
s l'K0l'IAS DI! LUZ OEl SUk 
s ACCIONES DE TERCEIWS 
V ACCIONES DE TEkCEltoS 
V l'llOl'lAS DE LUZ DEL sun 
s ACCIONES DE 11:"RCl:llOS 
V ACCIONES OE Tl:RCEIWS 
s l'ROf'IAS l>l! LUZ DEI. ::iUR 
s l'IWl'IAS Df: 1.lJZ DEI. Slll( 
s l'ROl'll\S DE LUZ L>EI. SUR 
c ACCIONES DE lliHCl:1tOS 
s ACCIONES DE TERCl:KOS 
s l'ROl'lAS DE 1.UZ OEI. SUK 
V ACCIONES DE TEHCEROS 
V PROPIAS UE LUZ DEI. SUR 
V l'll01'1AS DE I.UZ 1)1:l. SUR 
s l'ROl'IAS l>E LUZ DEL SUR 
s l'ROl'IAS ()ll LUZ DEI. SUll 
s l'ROl'IAS DE LUZ DEL SUR 
V ACCIONES DE TEHCEltOS 
s l'llOPlAS DE \.UZ 1>1:1. SUR 
c l'IWl'IAS DI! LUZ DEL SlJR 
V ACCIONES DE 11:IH.:EltOS 
e l'llOPlAS UE l.lJZ Ul!I. SUk 
s l'UOl'lA� 1)1! LUZ. 01!1. SUR 
V l'ROl'IAS DE LUZ DEL SUll 
V PROPIAS 1)1.: LUZ l>EL SUR 
V ACCIONES OE 11.:RCEllOS 
s PROPlAS DH 1.UZ DEL SUR 
V ACCIONES Dl! TEllCEkOS 
V CONDICIONES CLIMÁTJCMi 
V l'ROl1lAS Oll LUZ DEL SU/l 
s ACCIONES Di: TERCf.!JtOS 
V l'ROl'lAS U/: l.llZ DEI. SUlt 
s CONJllCIONl:s cu,-.tA TICAS 
s ACCIONES DI! "ll!llCl!l<OS 
s ,\CCIONES DE TEltCEltOS 
s ACCIONES DE TEltCl:l{OS 
V CONJllCIONl!S Cl.lMATICAS 
s PROPl/\S DI! LUZ Ul!J. SUlt 
s l'ROl'IAS 01! 1.UZ J>EI. SUH 
s l'llOl'IAS UI! LUZ UEI. SIJI{ 
s ACCIONES ne TEl<CEIWS 
V i'ROl'IAS DE 1.U2 DEI. SUR 
V ACCIONES 01.: lEkCl:HOS 
V l'IWl'IAS DE 1.UZ 01:l. SllH 
s ACCIONES DI! n:nCEltuS 
s ACCIONES DE Tl:llCEkü::i 
c PROPIAS l>E LUZ Df:I. SlJlt 
s l'llOl'lAS 1>1: 1.UZ l>EI. SUlt 
s CONUICIONl:S CUMÁ TICJ\S 
s ACCIONES DE nill.CEllOS 
s l'llOPIAS DE LUZ DEI. Slllt 
s PllOl'lAS DE ¡.uz DEI. SlJI( 
V l'ROl'lAS llE I.IJZ DEI. sun 

1.0l'.-,IWtlll� 

REOES SUUTERJ<ANl!AS 
SUIIESTACION ELECTRJCAS 
SUllESTACION Hl.í:C'rlllCAS 
REI >ES /\HHf:AS 
l<EOl:S SUIJTl::kkANEAS 
SUBl�T ACION EI.ECTRlCAS 
KE1>1:s SUIJ1liKRAN8\S 
1umES AEIU:AS 
REl)ES AEREAS 
REl>HS SUUTl:JlllANl�S 
REDES AERl�S 
IN!ffALACJONJ!S l'/\l(flt:UIJ\ltl:S 
kEl>ES Al!:JU�S 
OTltOS 
EQUll'OS UE J•J<.OTECCION Y MANIOifüAS 
ltEIJI� AliltlU\S 
EQUll'<JS J)E PROT1:cc10N Y MN-llúUlu\S 
R.f:Dl!S AEIU�S 
IU:UES AEIU!J\S 
SUUESTACION El.ECTUU.:AS 
REOl!S SUIJTEIUl/\NEAS 
ltEI >ES A.Ek.EAS 
kJ:"DES AEKEAS 
l<lilll� AEltEAS 
ltEDI� AElll�S 
SUIIES i'ACION EI.EC.:Tlllt:AS 
IU.:DES /\J�IU�S 
SUlll�'fACION lil.ECTl<ICAS 
REDES J\El{G\S 
SUüESTACION EI.EC.:"llUt:AS 
OTKOS 
OTROS 
EQIJll'OS t>E l'ltuTECCION Y MANJOUIU\..S 
REllES SUUTEJUtANEAS 
R..L::UES Al:REAS 
EQllll'OS UE 1'1lon.:cc1uN Y MANIOJJl(J\S 
REl>Es SlJlflHlllANEAS 
IU:1)1:S AEIU�S 
INSTAI . .I\CIONl!S l'J\J<TICUI.Altl:S 
OTHOS 
EQUIPOS DI: l'l(O'IH.:CION Y MANIOU!tAS 
SUllESTACION 1.:1.L:CTIUCAS 
REDES Al:JU!AS 
IU:.DES AEl<.l!AS 
kl:t>ES AEIWAS 
UEDl:S AEREAS 
EQUU'US l>ll l'llOTl.:t:Cl()N Y MANIOlll<AS 
llElll:S SUIJTEJUlANl0'\S 
INSTALACIONES l'AJlTICUI./\IU!S 
Klil>ES AEIU!/\S 
ltEDl:S AEIU!AS 
REJ )l:S Al!IU!AS 
REl>ES AEIU�S 
SlJJll�fACION 1::u�·1·tu<.:,\S 
SIJIJE!:ffACION l'.I.J!CTIUCAS 
llL::I )ES AEl<EAS 
EQIJll'US Jll! l'RUTE<.:r.:10N Y 11.iANIC)IJIUS 
REJms SlJIJl

ERKANl�S 
INSTAI.J\CIONl!S l'AR'lltUI.J\IU:S 
1u:u1.:s AEllP..AS 
ffllHlS 
RfiDl!.S AEHEAS 
R1:1>l:S Ai!IU¼S 
OTllOS 
SIJ111:s·rACION 1:1.EC:l"l<IC/\S 
llErn:s Al!ltl:.AS 
Rl:lll:S AEIU�S 
lllillES Alilll�S 
EQIIU'US lll.! l'RUTl'.CCION Y MANll)IIHJ\S 
[()Ull"ÜS l>E l'ROTECCJON Y MANIOlfüAS ·-



N' S1;·r · "·'·"

6)1 SA 14 
6ll ST 14 
6l) PA 0) 
6)4 lil' 0) 
6)1 o 06 

6)6 o O') 

6)7 SA 11 
6l8 SJ 01 

6)9 D ll 

640 PL 06 

641 ID' 01 
6<1 SA 1 )  

6< )  se 21 
644 ST 12 
64S ou 01 
646 A 1 1  
647 e 04 

648 A 1, 
649 PL 01 

6SO o 01 
611 z 16 
611 SJ Ol 
61) ST 14 

614 SA J< 
6SS ST 14 
616 SA 16 

617 ST 12 
618 ST 14 
619 A 21 
660 A 21 
661 PA os 
662 JS 04 

66) JS 01 
661 NA 06 

661 se 10 

66G o ll 
667 J U• o& 
66i IU' 08 
66U A 0) 
670 "" J< 
671 u ll 
672 E6 01 
61) SA 20 
614 SA I S  
m SI 17 
676 CJI 04 
6TT SA 16 
618 a 06 

679 SJ º' 

680 SA IS 
681 A 1 1  

682 NA 06 
m NA 06 

684 NA 06 
681 L 01 
686 SA 17 
6H7 VM Ol 
6BB o 09 
"' z I S  
690 SI. Ol 
691 SJ 01 
692 PI. 06 

69) Sl. ... 

694 E6 01 
691 SA 17 
696 CJI 06 

697 PA 0) 

6" SA 17 
"' VM 07 
700 u J< 

rc,·.,·,o:\' 

10 KV (MT) 
JO KV (MT) 
JOKV (M'J) 
JO KV IMT) 
JOKV (MT) 
JO KV (MT) 

I O KV (MI) 

JO KV (MT) 
JOKV (MT) 
JOKV (MTJ 
JO KV (W) 

JOKV (Mí) 
2l 9 KV (MJ') 
JO KV (M'J) 
IOKV (MI') 
IO KV (MO 
IOKV (MT) 
IOKV (Mí) 
IO KV (MT) 
JO KV (Mí) 
IO KV (Mf) 
JOKV (MI') 
10 KV {MT) 
IO KV (MT) 
JO KV (MT) 
10 KV (MT) 
10 KV (Ml) 
JO KV (MI') 
IOKV (MT) 
IOKV (MT) 
JO KV (MT) 
22 9 KV (MI') 
l.l KV tMT) 
2.l KV (MT) 

22.'J KV (MT) 
l.l KV (MT) 
JO KV (MT) 
IO KV (MT) 
10 KV (MT) 
IOKV (MT) 
IOKV (MI) 
JOKV (MT) 
JOKV (MT) 
JO KV (MT) 
JO KV (M'J') 
JOKV (MT) 
IOKV (MI') 
JOKV (Mí) 
JOKV (MTJ 
JO KV (MT) 
JO KV (MT) 
JO KV (MT) 
JO KV (MT) 
tO KV (MT) 
JOKV (MTJ 
JO KV (MTJ 
10 KV (Mn 
JO KV (MT) 
IOKV (MT) 
IOKV (>-fl') 
JO KV (MT) 
IOKV {Mf) 
10 KV (MT) 
10 KV (MT) 
JO KV (Ml) 
10 KV (MT) 
10 KV (MT) 
10 KV (MT) 
10 KV (MT) 
IU KVJM.P 

r·Hl.'11,1 
JNICIAL 

1 7/06/1000 
l?/06/2000 
JJl/06/lOOO 
19/06/1000 

20/06/1000 

10/06/1000 

10/06/1000 

20/06/2000 
2J/061'.l000 
2J/061'.l000 
2II06/2000 
21/0611000 
ll/OG/lúOO 
ll/06/1000 

22/06/2000 
22/06/2000 
23Jo6/2000 
llf06/2000 
2)/06/lOOO 

2)/06/2000 
21/06/lOOO 
l<l/06/lOOO 
24/06/2000 

24/06/2.000 
2°'/06/lOOO 
H/06/lOOO 
2S/06/l000 

lS/0611000 
lS/06/2000 
2S/06/l000 
lS/06/1000 
lS/06/2000 
lS/06/lOOO 

lS/06/lOOO 

26/06/2000 
l6/IJ6/l000 

26/06/1000 
16/06/1000 
27/\IG/2000 

27/06/2000 
211/061l000 

18/06/1000 

18/06/1000 

28/06/2000 
29/06/2000 
2WOG/l000 
)0/06/1000 

)0/06/1000 

)0/0612000 

)0/06/1000 

01/07/1000 
01/07/2000 
01/07/2000 
01/07/2000 
02/0712000 
Ol/0712000 
Ol/U7/2000 
02/07/1000 
02/07/2000 
0)/07/2000 
01ro1nooo 

04107/2000 
OS/07/2000 
OS/07/1000 
wo1nooo 

06/07nOOO 
07/07/2000 
U7/07/l000 
07/U7/l000 
O!UU7/20UO 

IIOIU 
/,V/CU/. 

22:00 

ll:40 
07:00 
14:01 
00:SO 
06:21 
14:41 
19:37 
00:0S 
ll:41 
IUS 
JS:S7 
00:)6 
Ol:lS 
1 1 :SI 
11:17 
U0:)2 
07:12 
1 1 : 1) 
1 3: 1 1  
16:ll 
09:)ll 
10:S7 
IS.ll 
U:49 
20:09 
04:)0 
05:JO 
OS:46 
07.46 
07:Sl 
O'.il:S9 
1 1 :08 
I DO 
10:10 
10:16 
12:4� 
11,10 
1)'56 
111:Sl 
09:00 
09.)0 
10:SI 
20:H 
06:SS 
11:SS 
Otl:SO 
16:12 
16:16 
21:SB 
0-1:09 
1 1 :ll 
1 1 :S'I 
16:SO 
07:Sl 
07:S<I 
09:SO 
l l :4) 
B:ll 
14:54 
l{).lll 
?l:)l 
08.01 
10:19 
14:IS 
16:19 
08:-IB 
l &:Oú 
18:16 
10·29 

ESTADISTICA DE INTEnRurc10NES ,�·IPJlEVISTAS - !-IJZ DE!- sun S.A.A. 

AÑO 2000 

CJ..'NJ'JW 
J-'J,::

C

/U 110/ti 
11.W: JNT OJISl:.'J0:1t.'JO.VES /)t.' (;.1u .•  ,u;xu1� J.oC-,,iCilrlll� 

l"JN,11. nNAL .\'l."H.l '/C/0 

17/06/1000 ll:40 1.67 LINEAS CAIDAS ,
W

illS ros. 771 (2 F ASES)(P. AGUIRRE)-POSTµ CIIOCADO ,Wl'llS PE PDS 771 s ACCIONES De TllRCEROS REDES AEREAS 

JJl/06/lOOO 00:ll O 87 CORTOCIRCUíl'O U.A VE - l (l.UQUE)-DESCARGA A 'llERRA V PltOl'lAS DE 1.UZ DEL SIJlt SlJIJl!STACION El.EC'l'IUCJ\S 

IJl/06/lOOO 08:53 1 .118 Df�CAROA SUPERFICIAL EN REO AEREA-I IIJMEDJ\O.SUCIEl)AO (E. LOPl.!Z) s PROPlAS DE l.UZ DEl. SUR REDES AEl<EAS 

19/06/1000 I S:l-1 us NO J.OCAI.IZAOO-NO DETliRMINADO (OIUlOREZ) V l'ROl'lAS DE I.UZ DEL SUR OTllOS 
10/06/1000 O):S8 l.ll DESCAIIOA SUPERflClAL EN RED AEJlliA-SUCIED/\0-I IUMEDAD (r.ORE) e PROPIAS 01! LUZ DEL SUK llEDES AEllliAS 
10/06/1000 07:SO 1.48 NO UDICAllO-NO Dh'TERMINAOO (J. CI UNOA) e PROl'lAS OE I.UZ DEI. SUR onws 

20/06/1000 17:10 l.65 i.lNf,A CAIDA ANTES D�L Pl)S. 440-ENVJ'.JECIMlliNTO -COIU\OSJON (P. VELIZ) s l'JWPlA.S l>fi LUZ DEL SUR REl>ES A.lilU!'.AS 
20/06/1000 2 1 '"7 I.SO NO LOCAI.IZAOO-SOIJRECAROA (M.CAltPIO) s l'ROl'lAS DE LUZ DEL SUR EQUIPUS DE l'IWTECCIUN 'f MANIUJJl<AS 
21/06/1000 Ol:I& ) 22 01:SCAltOA l!N Rl!I) Al!Rl!A PDS. 16H A SAO. )91fü-TERCl.!ltOS ..CAIJU! Tlil.l�FONICO (ELIAS VAllOAS) s ACCIONES 1)1! 'f'ERCEKOS HEDl!S M'.11.D\S 
l i/06/lOOO 11:SII l .U l'OSrn CJIOCAl>O ANTP.S DEL SA. 10029 (W.  LUQUE)-CORTOCIRCUfl'O llN RED /\EIU!A) V ACCIONHS DI: TERCl!ROS l<EDES AEIUiAS 
2JIU6/2000 111.ll 3.lO i'OSTJ! CJ JOCAOO ANl'ES DEI. SAM.10411-lcRCEROS (USANDIVARES) V ACCION� DE TERCl!ROS REUES AEKEAS 
l lJ06/2000 l8:S4 l.9S NO 1.0CAI.LZAOO-NO DETERMINADO (C. DA Vil.A • RA RAMOS) s PROPIAS DE LUZ DEL SUJt H.EDES Al:REAS 
2l/06/2000 01 :Sll 1.)7 Of.f(K.1'0 l:::N RED PARTICUl..AR. Dlil. CI.U:NTf. Al'ROVlSA-FAI.TA DI! MANT. (W. OROOÑU) V l'ROl'I/\S DE LUl DEL SUlt lNSTAl.ACIONES l'Al<TICUI.J\HJiS 
21/06/lOOO 1 1 :21 1 87 1 FASE D¡¿sPlt.ENDlDA llAJADA A PR.lMARIOS SAM. 1186-fALSO CONTACTO (G. RODI.ES) V l'KOl'IAS DE 1.IJZ DEI. SUR REOES Af.lU!'.AS 
22J06/2000 21 . 1.S  9 40 DESCARGA A llERRA PARARA YOS SAD. 1)111 - llliCAJffE.U.UVlAS V CONDICIONES CLIMÁTICAS REDES AEIU!AS 
2lJ06/l000 19:07 1.113 NO LóCALLZAl.>Q.POR Ol'TEllMlNAR(O. J<OULES -W. ORJ)OÑllZ) V l'IWl'lAS OE LUZ 01:1. SUR amos 
ll/06/1000 10:SII 104) IJE.SCAROI\ l!N AlffOI-ORTANTE PMl. 272 • SAU. lSI SO -TERCEROS {UAI...Af.OXJJA'l'O M.Y ANGAJ..I) e ACCIONES DE TERCEIWS l{f.JJES Al:JU:.A.S 
2)/06/2000 011.:0) O.ll5 f'OSTll CIJQCJ\l)() eme. ros. )44) A SEDAl'AL (DATO L. IJUAMANC02.A)-CORTOCLRCUJTO llN R.l.:D AJ::IU� V ACCIONES DE TEkCllROS REl>ES Al1KEAS 
l)/06/1000 12:o.t o.as COHTOClRCUífO EN l'Ml-843 (SN iGNACJ0)-11:RCEROS (A VE) V ACCIONES DE TEl{CEllOS INSTAI.ACIONES l'AltTtCUl.AKl:S 
24/06/2000 IS:03 25 81 CAilLE DAÑAfX�TEkCEROS(CONTR.AllSTA URUCE DE SC:DAJ'AL) s ACCIONHS DE TERCEROS RED!� sum1:1t.RANEAS 
ll/06/2000 18:lS 1 )7 DESCAJl.OA l:."N Clff.OUT DEL SAH. 4l3S (FA.SI.: ROJA)-TERCEROS (NUX> lJE AVES)- L. CACEIO:::i e ACCIONES UE lI:.RCEkOS EQIJll'OS Ul! PIWTECCION Y MANJOIJl<AS 
H/06/2000 1 1 :49 l. 18 01:SCAJlOA EN AISl.AIX)ll POS. 1740-NIIJO 0.l? AVC (E. VARGAS ) s ACCIONES PI.! lC:RCEl<OS llEl)J!S Aliltl�S 
l<IJIJ{¡/1000 ll:21 1.40 NO Sl! UOICO -NO DETERMJNADA . (DA1'G: W.LUQUI.!. C. USANOIVAlW!i) V l'l<ól'lAS DI! l.lll DEI. SUll OTJ<OS 
24/06/2000 17:0S 1.72 NO UDJCAI)() -NO Ol:.7'URJvtlNA.l)O {OATO C. DAVII.A) s PIWl'IJ\S oe LUZ DEL SUR OTROS 
2"I06/l000 19:)li 0.82 SIN Ol!fl!CTO • DESDAl.ANCI! DE CA.ROA POll FUSION DI! FUSUJI.E EN l'L>S lHl V l'IWl'IAS DP. t.UZ Dl:L SUR EQlJU>()S DE 1•1to·rncc1uN Y MANlt>IJIUS 
21/06/2000 21 :48 i.6S NO Dl!TERMINADA -FASE tNFEJUOR UESl'llENDIDA Y APOYADA l!N CRUCL1TA ($AJ) lOCJl) -W. AUllEUU s ACCIONES DE TERCEnos REDE� AEIH!'.AS 
lS/OóllOOO OS:Ol O.SS DCSCARGA -U.UVIA (W. LUQUE) V CONDICIONES l:1.IMÁ TICAS 11QIJll'OS Dll JIROTECCION Y M.ANIOUltAS 
lS/06./2000 06:H l.07 NO LOCAI.Cl.ADO-SOBIW.CAROA V PROPI.AS l>E LUZ Dl:L SUR OTROS 
lS/06/lOOO O?:Ol i.n NO UUICAOO • NO DIITER.MINADA (PATO V. CACERJ:'.S) V l'ROl'lAS DI! LUZ OEL SUR REDES SUUTl:KllANEAS 
H/0612000 16:09 8.)8 DUSCARGA EN EMPALMI! ASIMI:.IRICO-MONTAJl! DEFECTUOSO (UZANOIDARES) V l'IWl'lAS DE l.UZ 1)1:1. SUll JUmEs SUDTERltANl!'.AS 
lS/06/2000 09:24 JSS CORTOCUlCUffO EN Rl!D AEJll!A-ilAMAS DE ARDOL SOORJ! REO 10 KV (DATO M. ALAHCÓN) s ACCIONES l)C TERCEROS IU�DI� AEIU:.AS 
2SI06Jl000 12:01 1 0) CORTOCO\CUfíO é'N RED A�IU!A-RAMAS DI! AI\DOJ. (R. LUYO) V ACCIONES DI! Tl:'.l<CEROS ltEDES AEIU:.AS 
lS/06/2000 12:]8 J.SO SIN Dl!l�CTO • SOURECARGA (DATO C. USANDIVARES) V l'JlOf'lAS DE 1.Ul. OEI. SlJlt SlJIJEs·r ACJON 1:1.1:c·nuCAS 
lS/06/2000 20:lll 2.97 co,nocrncurro EN RED A.En.EA.COLA L)(! COt.UffA (CASAS) V ACCIONES Ol! TERCEl<OS 1u:nEs AJ:H.J:.As 
26/06/1000 12:13 l os DESCAJlOA l!N CIRC. PMI-Ul A Sl�AJ'AL-FAL'íA 1)1! MANll!NIMLENTO (CASAS) V PRONAS 011 1.UZ DHL SUk INSTAl.ACIONES l'Al<TICUI.AJtES 
16/06/1000 12:41 2.H DESCARGA- CORROSION HN CAJA PRIMARIA (DATO R.RAMOS) s PROí•lAS DE 1.UZ l>EL SUR SIJJIESTACION l!I.ECTKICAS 
16/0612000 1 h11 1.05 1 FAS!! OESl'llfNDU)A DEL AISLADOR ANll!S DEL l'Ml-19�-LAVAIX) EN CAUl.iNTU- PERSONAL MANT. VITA.lffE (l V Pltol'lJ\S DH 1.UZ DEL SUlt 1u¡l)ES Al11UV\s 
16/06/1000 16,16 1.\0 kEC.:Al.ll!NTAMlliNTO UN EL CUT-OUT-FAl.SO CONTACTO (W. UJQUl!) V Plt01'1AS DE 1.Ul DHL SUk EQUIJ'OS OE l'IWTECCION Y MANIUIJllAS 
17/06/1000 16:JG l.67 MI.SO CONTACTO llllL CONllC

T

OR FASU UI.ANCA SllC.7S7l V l'ltOPlAS DI! 1.UZ DEL Sllll ltEDl!S SlJOTEl<ltANl!AS 
27/06/2000 22.07 2.2) AISI.AOOI< itOTO U.l!OADA SAU. ·U 16 (VllUZ)-LLOVll.NA s l'llOJ'lAS l>I! LUZ DEL SUR l<El>I� AliklV\S 
lJl/06/lOOO 1 1 ,so 2.8) DESCARGA EN CONECTOR se. 7878 LLEGADA se. 1910 • FASli ROJA c 1•no1·1AS DE LUZ DEI. SUR REl>I� SUUTl:lllv\Nl:.I\S 
18/06/1000 10:-t(i 1.27 DESCAltOA EN roo. ll08-FALSO CONTACTO (L.IJUIMAN) V l'k01'1AS DE 1.Ul DEI. SUlt EQtJll'OS lll! l'IWll'.CCION Y �ll\NIOIJIV\S 
lJl/06/lOOO 12:18 1.4.S DESCARGA l!N Clff-OUT-ENVf!JEClMlENTO (k. RAMOS) s !lROl'lAS UI! LUZ DEL SUR CQUJl'OS DE l'ROll:CCION 'f MANJOIJRAS 
29/0G/2000 01 :00 4.0S TRAFO DEFEC'JtJOSCJ.PERl)IJ)A De ACEll'E ( VELIZ) s !lROl'lAS 1)1! LUZ DEL SIIR SUIJESTACION Hl.llCTIUCAS 
29/06/1000 J S:)0 &.S8 1ª) EN CALJU! CIRC. SI.!. 182 A SE. 465-I!.NVEJECIMIENTO e PIWl'lAS OI! 1.UZ DEL SUH llEl)ES SUUTElútANl�S 
19/06/2000 23:33 J .6l SAll. 20041 FASE DESPltENI>IDA DEI. AISLADOR-CORROSION (VAROAS) s CONl>ICIONJiS Cl.lMÁTICAS lll:1)1:S AEIU:.AS 
)0/06/lOOO 09:57 1 . 12 OESCAltGA EN PDS. ll4 A SAD. J I IO-TERCEROS (AVE) s ACCIONES Dl! TlillCEHOS llEl>ES AEREAS 
)0/06/1000 1 8:04 1.81 DESCARGA SUPERFICIAi. EN GTA 20&4-JIUMEDAl)(VANGAI.I) e l'HOPIAS Jl(¡ 1.IJZ l)f!J. SlJlt SIJIJESTACION 1:1.ECTIUCAS 
)0/06/1000 11J1 o.a� EN CIRC. rus. 47jS A DIA.fRANI CADLE DAr::IAOO (OATO W. ADR.1:GÚ)-TEKCEHOS (TEI.HONICA) s l'ltüJ•lAS DE 1.UZ 01:L SUR REl)ES SIJIJTl'.llHANl!AS 
o,xnnooo 0):09 S.18 OHFECTO IN11:RNO DBL TR.AFO-C"NVI!JECO.flf:NTO s l'ROl'lAS Dl! 1.UZ DEL SUR SlJJJESTACION l!I.ECTIUC,\S 
01/07/2000 OS:44 I.SB EN CAUL!! l'AltllCULAll eme. su. 4 1 1  A FAillUCA OE MOSAICOS-l)ffECTO lNTEllNO V l'i<Dl'lAS L)J! 1.lJZ DEI. SIJI< iNS.fAI.ACIONJ:.:S l'AJ<'OClll.AHl!S 
02/07/2000 04: 14 1 6.70 EN CADl.1! ClRCVlTO Dl! l'MI. 187 A SAD. 3315 . TOLEDO-PRUEBA Y LOCALI.ZACION V PROl'IAS J)I! 1.lJZ Dl!L SUR IU!J>I� SUOTEIUlANEAS 
01107/2000 1 1 :57 o.os CAULE Dl!Fl:CllJOSO Sll 1619 A SI! 1798 T SAO 40118-Al. TENSIONAR UNA fASE EN VACIO (R) V l'ROl'IAS DE LUZ DEI. SUR IU:DE.S su1rnmttAN1V\s 
01ro1nooo 16:5) O.OS Sl!GUNOO DEFECTO : SI! 1619 A SE: 17911 T SAB -Wlli-AL NOltMALlZAR ClllCUffO Sl! 1619 A SE 17'>11 V PROl'IAS DE 1.UZ l)J:l. SIJR 1:QIJWOS 1)1! PllOTECCION Y MANIUJJl{J\S 
02/0112000 1 1:14 ) )7 l.lNl!.A CAU)A I FASE Cl!HCA Al. POS.407S.CORltOSION s CONDICJONE.S c1.1MA·ncAs Ju:r )ES AEltEAS 
02J01nooo 09:06 1 20 l)(!SCAROI\ SUJ1ERFICLAL l!N SA0.)698-AVE -NIDO oe PALOMAS s ACCIONES DI.! TEl{CEl<OS SIJI IESTACION l:'.1.l:CTIUCAS 
OlJ07/lOOO 12:06 2.17 CORTO CI.RCUITO EN Rl!O AliREA CERCA AL SAD.nl 7-A VE· PATO s ACCIONES l)l! TEltCEKOS IU::DES AJ(IU:.AS 
02J01nooo 1 1 :S9 0.27 RECALENTAMIENTO I fASI! Ctrr.OUT OH TRAFO-FALSO CONTACTO e l'l<OPIAS Dl! LUZ DEl. SIJlt EQIJll'OS DE l'UOTECCION Y ,._lANlülllv\S 
01101nooo 01:41 l.)O DESCARGA SUPERflClAL F.N RED AEREA-f AL TA DE MANTENIMIENTO ( Y ANGAU) e PJ<Ol'IAS Dli LUZ DEI. SUR IU:J )ES AEIH�S 
03/07/2000 18:28 ).57 TGRCEROS (POSTE CIJOCADO SE. 1350 A se. 88)U (DATO w. ORDOQEZ}-CORTOCIRCUJTO EN 1u:u A.1:1t1�\ V ACCIONES DE Tl:RCE!lOS IU:l>E!i Ai:IU:.AS 
0)/01/2000 22:0l 1 .57 CORTOCIRCUff0 -1.ETR..l!RO PUDI.ICITARIO . RAMOS s ACCIONES 01! 11:HCEHOS SlllJESTACION 1:1.1:<:"fKICAS 
OS/0711000 01.0) 2 S2 OESCARGI\ SUPEru:1clAL EN SAU. IOS67-AVI! (NlDO DE l'ALQf,.V\) V J\CCIONES DE 11:RCEHOS ll.EI >ES Al:IU�S 
06/07/1000 10:-10 26.SS OESCAJW,\ A TtERRA EN Cl\lll.E ANTES }'l)S nu y ANTES DE SAIJ. IOSUl-lU<CEHOS (TOl.l-'.lXJ) V ACCIONES UE TEJ<Cl:H.OS ltl:l>ES SUUTERKANl�S 
01101nooo 12:09 1 lJ SOURECA.ltOA EN CLIEN'Tl! tNSUMEX (DATO llf':.CAltTC)-DEFECTO INll::llNO V i'ROPlJ\.S DE LUZ DEL Sllll INSTAI.AClüNES l'AllllClJJ.AIU:S 
06/07/1000 IS: 10 0 91 f:.N INVES"llGACISN (DATO M. CAJU110)-NO UUJCAJX> s l'ROl'IAS UE 1.UZ !>EL Sllll ffll<O.S 
06107/2000 19:02 l.72 1 LMNEA CAMJ)A ENTlU! fL PMJ-SOI Y ros. -1516 (DATO W. AUIU!GU)-TERCEROS (LINL:.AS TELl!FUNICI\.S CEKCAN s ACCIONES UE TERCEIW.S REl)ES AIJO�S 
01ro1nooo 10.47 t 9B CUI.H.LO MUERTO ADU!R.TO i!N SAJJ l60S-FAI.SO CONTACTO s l'ROl'IAS l>E l.lJ2 l>EI. SlJlt ltfil)ES AJ:JU:J\S 
07/0112000 19:)K 1 .6) I.INJ!A JO KV ROLJ\DA Al.TURA DEL SOA. '4161-TEkCEROS(VOLQUl!lc SIUA:ros) s ACCJON!iS DE llikCEl<OS JU(lll� AEllEAS 
01/07/2000 20:-IS l.ll COllTOCUICUITO PASANOO SAD. 10.SI S.COLA Di! COMETA (DA VU.J\) s ACCIONES Ul! TERCEROS 1<1::1>1:.s AJ:1u�s 
Ollltl1nUOO 1 1.UI l Sl FUS. l'IUJ-.WUOOUf!MAl)() IFASI: ni.ANCA . UATO:ORl:\.SOOltHCAROA e ACCIONES l>P. TEl{Ctmo.s IUil>liS SUUTlikl<ANJ�S 
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ESTADISTICA DE tNTERRurqoNE� ,�·!fllEYWfAS -_HJf p¡;:L sua s.A.A. 

AÑ() �00� 

ffNl'/10 

)'l;.',Y.\'I0,"1' 
Ft:C:tU 1(0/U Ff.·c:,u 1/0//i 

)J.HH/,Vl' UJISEHl":· ICf�).VJ::S º" üllJ .• ..-l(iHlll� 1.uc.....-,m,01� 
.,- .�tT .-11.IM 

JN/CUJ. JN/C/,IL FINAi. F/N,1L \ .  s1-:x1·1c10 

701 SL I S  IO KV (MT) 0&/07/2000 19,24 Oll/07/2000 20c!S 1 .ll SODRECARGA í:N O.T. (PA'l'O 'JllC.IIODLES) V PROPIAS llE 1.UZ DEI. SUR S\ffiliSTACION ELECTIUCAS 

702 s Ol 10 KV (MT) 09/0712000 01:49 09/07/2000 Olcl2 -t.OS NO UíllCAilO -NO DETllRMlNAJ)A (C. DA VD.A) s l'ROl'lAS DE LUZ OEI. SUk OTROS 

70) s os IOKV (MT) 09107/2000 06:32 09/0712000 10:06 ).57 COtlTOCIRCU0-0 EN RED AlREA (l.MN'EAS CJ\MDAS)-COIU(ruilON (SANCI lliZ) s CONDICIONES CUMÁ 11CAS 1u:01:s AliltEAS 

704 SL I S  IO KV (Mí) 09107/2000 09:lS 09/07/1000 10:01 0.6) DESCARGA SUl'EllflCW. 1::N RED AIREA-LLOVlZNA (OROOQI!Z) V CONlllCIONllS CI.IMÁ"llCAS HEOES AlilU�S 

70S IIP •• IOKV (MI') 09/07/2000 17:ll 09/07/2000 21:02 4.52 l)ORTOClRCUfíO DOUINAIX> INltRNO (DATO: USANOIVARES)-TRAfO DEFEC
T

UOSO V PROPIAS DE 1.UZ Dl!I. SUll surn:STACION 1:1.ECTl<JCJ\S 

106 <.:11 01 IO KV (MI") 1 1/07/2000 01 :00 1 1/07/2000 01 : lol 0 23 co,nocm.curro EN rum o:r. roR LI},IL!A CAIDA- EN INVl!STIOACION s ACCIONES DI: TERCEltOS RHOl.:S Al11<J�S 

707 lil' 06 IO KV (MT) 1 1/07/2000 08:l S  1 1/07/2000 l l :24 J.lS TRANSFORMADOR QUEMAOO (DAIUUONUEVO),O'f A 10179 V PROPIAS OE 1.UZ DEI. SUk SlllJESTACION 1:1,ECTl<JCAS 

108 se 1 1  IO KV (MT) i l/01/2000 12,s1 1 1/07/2000 IS:42 l.Kl t'OSll! lNCl.lNAOO SAO. -106) (ZEVALI.OS}POR Tl!RCl!ROS V ACCIONES DE TERCEROS IWUES AEltEAS 

709 MO ll IO KV (MT) ll/0711000 O<l:l9 ll/07/2000 06,S6 1AS CORTO cnicurro ¡;N EL SAD.1672-NlOO 08 PALOMA (O. ROUl.l,S) e ACCIONES DE TEJ<.cmws liQUff'OS DI! PROTl:C..:<.:IUN Y t,,v\Nll)IJl<.AS 

710 �T " 10 KV (Ml) ll/07/2000 06,26 tl/07/2000 Oll:S8 l.l) OESCAROA A TllillRA . Tl!kCl!llOS (LMNHA TEU!FSNICA CliRCA A 1um AllU!A) ( A. üAJUUONUJ::VO) V ACCIONES DE TERCEROS kHOES AEREAS 

7 1 1  sr 12 10 KV (M'f) ll/07/2000 06:)) ll/0712000 09.01:1 1.58 DESCARGA SUPEllflCIAL 1lN rum AlkllA-1-IUMllDAD (CASAS) V CONDJCIONf:S CLIMÁTICAS IU:l>ES AEIU!AS 

m s os JO KV (MT) 12/07/2000 1 1 :36 ll/07/2000 1 1 :SS 0.)2 DESCONEXISN I FASE (ENlltE l.MNEA Y GRAPA ANCI.A.l� TU'O PISTOLA)-CORJ<OSIOH (C.:. COI.U\NTl.:S) s CONDICIONES CLl!l.iÁTICAS IU:l)ES AJ:REAS 

1 1 )  s Ol 10 KV (MT) 11/07/2000 10:20 12/07/2000 10:)0 0. 11 NO UDICADO -Al. CERRAR PMl . .4125 (DATO E.LOPEZ) s PllOPIAS DE 1.UZ DEI. SlJR OTROS 

714 NA 06 10 KV (MT) l l/07/2000 03:06 llJOJ/2000 12:14 9. 14 CAJJIJ! PICADO DEI. CIRC.1619 A SE.1798 - POR Tl!RCEROS ( TEC.TOLEOO) V ACCIONES DE TERCEllOS REDES SIJJJ'fEH.l<ANEAS 

1IS CII 01 10 KV (MT) 1)/07/2000 14:)l 13/07/2000 16:H 1.117 Al.AMHl<.F. ARROJAI)() POI<. 1UKCEROS ( E. VARGAS}-CORTOCIJ<.cuno EN llED A.EH.EA s ACCIONES DE TEllCEROS KEDES AEREAS 
716 u 06 10 KV (MT) 1)/07/2000 16:04 1)/0)/2000 10.)l o&.-17 CABLE OEFECllJOSO • ENVCJECINU!NTO Olil. MA11:RlAL ( J.OOMEZ) e i'ltOPlAS DE 1.UZ Oí::I. Slll< llliDES SlJll1T:ltl<ANI� 

717 L 06 IO KV (MI') 1)/07/2000 16:)8 13/07/2000 1 9:Sl l ll CORTO CIRCUffO EN Rl!D AEREA-POR AVE (E. LOl'lll.) s ACCIONES DE TE1tc1.:1t0s IU:DES AEREAS 
118 PL º' 10 KV (MT) 1)/07/2000 11:38 14/07/2000 01:0S l.4S TRAf'O DEFEC11JOSO-EN INVES110ACION (ROIJU!S) V l'IWPlAS DE 1.U2 DEL SOi< SIJUESTACION l:::I.ECTIUCAS 
719  CII os IO KV (MT) IS/0711000 02:56 I S/OJ/2000 OS:I S  2.32 NO UUICAOO -NO DcffiRMINADO (DATO : C. l>AVlu\) s f'H.Ol'lAS DE LUZ Del SUR OTROS 
720 CII 04 IOKV. (MT) I S/07/2000 11:0 IS/07/2000 n:2 .. 0 6K l'MJ. 868 A SEOAPAL-ENVf:.lliCIMll:.WfO OE MA TERlAL s PIWl'lAS OC I.UZ UEI. Slll( EQUIPOS l>E l'l<O'fliCCION Y t,.,tAN!OIIHAS 

721 SA 16 10 KV (MT) I SIOJ/2000 16:o&4 IS/07/2000 l0:0'.l 1.41 UNEAS CAID,\S DERIVACION ros. 761 (E. VAROAS}-POk Tl.:kCEROS (Plil.OTA) s ACCIONES DE 'IH<Cl:itOS REOl:S AJ:IH:.AS 
7ll CII "' IO KV (MI') lS/07/1000 17:15 IS/07/1000 1 8:Sl IA7 l)l!SCAJ(OA EN 1rno A E REA SAO. 10041-lT:l<CEROS (l'lil.OT A) s ACCIONES OE Tl:ltCEltOS l<El>l:s AJml:.AS 
72) CII 01 10 KV (MT) 16/07/2000 01:17 lb/07/2000 OS:40 •1.05 <.:otffoctu..curro Y l.lNEAS CAlDAS ANTl!S UL!L SADAl-17 · TEl<C1:nos (AIO<OJAkON AJAt.UJJll! A 1.1\ llEt> At::llEA s I\CCIONES l>E Tl!HCl!kOS ltlil>l!S AlmEAS 
n, MO 11 10 KV (MT) 16'0711000 01: 1 )  16/07/2000 07: 1 1  -1.97 Dl!SCAHOA CAULl! Ol! SUDIDA A SA11.ll7S (1-'l:RCOVICI 1) • t'Oll OIITERMINAll e i'llül11AS DE i.UZ l)EJ. SlJll JU!IJES SlJlfl'Elll<ANl:.AS 
1lS MO l l  1 0  KV (Ml) 16Jo7/2000 08:0) 16/07/2000 1 1 : l l  ).17 1 1:ASI! lll!SPllf:.NDIOA • JIUMllDAU-SUCU!J)Al) (MARTJ.!l.l.) e PIWl'lAS Dl! LUZ DEL SUlt EQUU'OS Uli l'l<O"l'J¡C<.:l(lN Y fl.V\NIUIJl<AS 
726 z IS IO KV (MT) 1G1U1nooo 09.JS 16/07/2000 IS:lS S.81 CAJll.E SEC. 6G61-6462 Y SEC. 6662 . 6663 (J. OOMf:2) · EN PJ.I.UlillAS Y LOCAl.ll.ACION e PROl'IAS DE l.UZ DEI. StJll m:uEs SlJU'l'EIUlANliAS 
727 CII 06 IO KV (Mr) 16/07/2000 ll:S4 16/07/2000 16:18 1.51 COH'rOClRCUITO CAliLE DE COMUNICACISN (PEREZ) • NO DETERMINADA s l'l{Ol'lAS ne l.UZ DEL sun SUIJES'fACION ELECTR.ICAS 
m lil' 01 10 KV (MT) IGI07/2000 17:37 16./0711000 18:l4 0.?9 NO UOICAJ)O - NO DETERMINAOO (IU!CAl<.11!) V PROl'IAS 1)1.! 1.Ul. Dfü. SUR OTKOS 
729 o 02 10 KV (MT) 16/07/2000 17:S4 16/0)/2000 IB:SS 1 .02 EN DISYUNTOR O.T. - DEFECTO MP.CANICO (EUAS VARGAS) s l'ROl'IAS UE l.UZ DEI. SU!t HQUif>OS DE l'l<O"l"ECCION Y MANll>IJJUd 
7)0 VM Ol 10 KV (MT) 16/01nooo 18:lS 16107/2000 20:16 2.02 UESCAROA SUPERFICIAL EN P0$.4034 - IJUMEDAO-SUClEDAO • LLOVI.ZNA ( E.1..0l'El) s CONDICIONES Cl.lMÁTICAS EQUU'OS DC l'JWTECCION Y MANIOIJRAS 
731 z IO 10 KV (MT) 17/07/2000 04:49 l7/07f.!000 OG:42 "' EN CADl.E l>EL CIRC.Z-IOA SE -1 123 - OCSCAROA EN llMPALMli-ANllO\EDAD e PROPIAS UE LUZ DEI. SUR REI )ES SlJIJTEIUlANEAS 
7)l L 02 10 KV (MT) 17/07/2000 09:)9 17/07/1000 1 1 :08 1 .48 CO!tTOCIRCUll'O EN Rl!D AIREA . RAMAS DI! AIUlOL (L.VALl!NTf!) s ACCIONES DI! 11mc1:nos IU:Ul!S Al.:llEAS 
7)) VM 1) 10 KV (MT) 17/0711000 16:40 11101nooo 10:04 ).40 LINEAS CAIDAS SAD. lSOOl . POR TERCEROS CIA O I< M. (CIIOES) s ACCIONES DE ·nmcmws REDES AJ:ill!AS 
m A os IO KV (MT) 17/07/2000 20:14 18/07f.!000 07:10 10.77 EMPALMI! AS(MhíRICOSEC.7981 . TRAfO OEfl!CTUOSO DE SEC.7979 V PROPIAS DI: 1.UZ DEI. SIJI( Slll!HSTACION 1:1.ECTl<JCAS 
7lS SA 11  IO KV (MT) 18/0711000 07:)9 18/07/2000 0!,:00 l.lS CORTOClRCUITO EN RED AERI!A CERCA DE SAD.113'1 � ll!RCEROS (AlllWJAHON MADliltA.) ( 1'. Vl:1.lL) s ACCIONES DI.! TEl<.CEltOS ltEDES Al:IU!AS 
71G ID' 06 10 KV (MT) IV/07/2000 1 1 :11 lll/07/2000 14:19 2.711 CABLE COMUNICACISN n.r . • CORTOCIRCUffO (LUQlJE) y PROl'IAS oe LUZ l)EI. SlJI( SUIIESTACION EIJ!C.:TIUCAS 
m CII 01 10 KV (MT) 18/07/2000 12,s, lll/07nOOO 11.SI 0.811 CORTO CIRCUITO EN LINEA M.T. • PAI.OMA (VELIZ) s ACCIONES l)E 11il{CEl<OS IU:UES AL!IU!AS 
m VM 07 IOKV (MI') 18/07/1000 11,21 lll/0712000 17:<6 o.o 1,N I.OCAI.IZACION Y PRln!OAS . AJ. CEIU\AK l'OS SIN SAO lll& A se l6K7 (REfOI\MA DE RHL>) s l'ltOPlAS I)[! LUZ DEI. SlJlt HQllll'OS DH l'ROTECCJON Y t-MNIOUllAS 
m SI ll IO KV (Ml) IIM712000 ons ll/0712000 on, o os l)l!SCAltOA l!N l1AltAllRA VOS IIQll MAL MONTAJl! e l'ltoi'IAS l>l! 1.UZ 1>1:1. SlJll EQIJll'OS lll! l'KO"mcc10N Y MANJ()IIRAS 
"º IU' U I  10 KV (Mf) ll/07/2000 16.UO 21101nooo 19.ll l ll 1.f,.tNl!AS CMIDAS AN'll!S 01!1. SAU. 10101 - 11!1lCl!ltOS (l'OSTE CIIOCA1>0) (0. 1<.0UIJiS) V ACCIONES DI! TEltCEKO::! JWUES AJ!kEAS 
7<I SA l l  10 KV (M'f) ll/0711000 07:17 21107/2000 IS:)7 1.17  SEC. 5416 SUMCflGIDA EN AGUA. · TERCEROS · ANIEGO ( M. AI.ARCSN) s ACCIONES DE TERCEkOS souesTACIOH l.:I.ECll<JCAS 
7<2 A 1K IO KV (MT) ll/07/2000 09:S6 ll/07/2000 12:01 2.011 COJffOClllCUITO EN Kfil) AIREA CERCA oe SA.lJ. 1016) -TERCEROS - Al.AMURE (0. ROUI.ES) V ACCIONES DI: TEllClikOS IU:DES Al�S 
m HA 06 2.l KV (MT) ll/07/2000 1 1 : 1 1  ll/07/2000 1):)0 2.)l CORTOCmcurro EN RED AIREA . TRABAJOS OE t'ERSONAL DE TECSUR EN 8.T. (V. CACERES) V ACCIONES DE lCl<.Cl:ROS Rl:l>ES Al:REAS 
1« SA I S  IUKV (MT) ll/07/2000 l.J.Ol ])107/2000 02:lS ).311 CORTO CJRCUffO l!N RJ:I) AllREA Y 1.INL!A CAIDA ANTES Dt::I. SAJJ.2109 - CUf.H<.Pú ME'fALJCO LANZA.00 l'OR TER s ACCIONES DE TEllCEl<.OS REUl!S Al:]ll�S 
m SL " 10 KV (MT) 1)/07/2000 ll:'17 14/0712000 INO 11.IUl CAlll.E 10 KV. l){:FEC"ruoso. ENVl!JECIMIENTO OE MATER1Al.(l)AT0 : !IUCMAN) V f'ROl'IAS DE LUZ DEI. SUI( m:1>1:s SUUTEIUtANl.:AS 
7'6 su UI IO KV (M'f) 24/07/2000 l l :27 l-1107/2000 ll.00 US CORTOCIRCUITO EN flED AEilE.A • TERCl!ROS (CIIOQUI:'. Dl: J>OSTI! CERCA DI! SEC.SH)) (UATO.S. Rt!CAllTE) V ACCIONES DE Tl:UCEltOS IU:l)ES AEIU!AS 
7<7 VM l l  IO KV (Ml) lS/OJ/2000 Ol:13 26107/2000 00'5) 21.67 CAOLE CAIS CORTA{)() UNA t'ASE • TERCEROS (INTENTO DE SlJS'll!ACCION) s ACCIONES DE Tl:RCEROS lU:'.l>ES AEIU!AS 
7" DU 01 10 KV (MT) lS/0711000 01:27 lS/07/2000 06:)9 4 .lO FASl! "S" A TIEIUlA (EOHOEL: A. JIMENl!Z) • EN PRUEOAS Y LOCAI.IZACION • CARTA DE FUEllZA MA YOl<(SUSTK¡, V ACCIONES L)(� ·nmcEftOS OTROS 
'749 uu U2 10 KV (MT) lS/07/2000 02:SS 1Sm1n0ú0 10:)0 7.SB PUESTA A llERRA I FASI! • SUSlllACCJSN UE LINEAS POI<. 'ruRCEROS (DATO : Zl!VAI.LOS) V ACCJONUS J)E Tl!RCEl<OS l<El)ES AEIU�S 
710 VM l l  10 KV (MT) U/07/2000 09:11 lS/0712000 i,,ss JO SJ EN CU<.C. se. 68-14 A l'DS. -1352 (EMPALME ASIMJTRlCO) • ENVcll!CIMlliNTO DEL MATEltW. (ll:C. YAVAI() s l'ltOl'IAS DE LUZ. DEL SlJI< REl>ES SUIJ'11:IU<ANEAS 
7SI VM " 10 KV (MT) 25/0711000 09Al lS/07/1000 l l c2G 1 .7) DESCARUA liN RED AIREA - LLOVlWA (LOl'EZ) s t:ONDICJONl!S CI.U,iÁTlCAS l<J¡(JES AEltEAS 
7S2 SA 20 10 KV (MT) 1S101nooo l)AI lS/07/2000 18:)0 < 12 CORl"OCmcurro EN llED/\l:llEA SAO. 4381 - 2<N40 - AVI!. (L. VALENTE) s ACCIONES DE Tl:itCEllOS HEl>ES AEREAS 
7Sl 111' Ol 10 KV (MT) lS/07/2000 l0:01 HJOJ/2000 l U G  l.21 Ol!SCAJlOI\ EN LA CAO-PARTICULAR Ul!L J'Ml.- 1 1 8  (F. CASAS) · E N  lNVESTIGACISN V l'ltOl'IAS DH LUZ DJ!I. SlJI( íNST/\IJ\CIONES l'Al<Tl<.:UIJ\l<l�S 
7S4 VM ! !  1 0  K V  (MT) 25/07/2000 2 1 :07 25/07/2000 lb1l 0.60 1)1.:SCARGA A TU:'.llRA CADI.E DE 11.T. LLA Vi! 2 SI'. - ENVl!JECIMIENTO DEL MATElllAL (TEC.QUISl'E) s l'llOl'IAS l>I! LUZ DEI. SIJH. lllllll!S SUlffl!lll<.ANEAS 
7Sl VM U2 10 KV (MT) lG/07/2000 IS:ll 26./07/2000 lli:ll 1 . 17 EN se. 690) - FALSO CONTACTO EN l'OllTAl-'USllJI.ES POR Dl!ll!IUORO (J.RAMMREZ) s l'llOl'lAS DI! LUZ 01:J. StJll EQIJU1(JS 1>1! i'ltOTl!CCION Y MAN\tJJJl<.t\S 
7S6 l'L º' I O KV (MI") lc./07121.100 16:21 ]7/07/2000 011.00 I S GJ l!N ClllCUITO SC!. 1 9 1 1  A SAU.l_.23 - EN JlllUl:UAS Y I.OCALlZACJSN (IIUlMAN) V l'llOl'lAS DI! LllZ Dl:I. SIJH l(lil)ES su1n1:1tRANEAS 
7S7 PA os IO KV (MT) l7to7/2UOO OG.18 27/07/2000 011:lG l. ll co1rrocmcurro EN llED AJRl!A AN"ll!S 01!1. PMI-Sl6 • TERCl!kOS (PARl!D DI! AlX)UI! CA YS SOIJIU! I.MNEA 10 K. V s l'HOl'IAS DI! LUZ DEI. SUll ld:J >l:S Al!REAS 
m e Ul 10 KV (MT) n101nooo 12:12 17/0711000 1 1:10 0.KO NO UUICADO • SOOltl!CAJ<.GA (OIU) e l'llOl'lAS l>I! J.UZ t)EI. Sl/ll suu1:STACION 1;1.1:CTltlCAS 
"' 111' Ol 10 KV (MTJ 17/07/2000 ! S. 1 1 27J07n000 17.49 l 6) C.:Ol<TOCmcurro EN RED AIKI!A JO KV PASANIX> SAO. IOS2'1 . VIENTO CI IOCAOO l'OR CAMISN (t.UQUC) V ACCIONES 1)11 TEltCEIWS IU:I >ES AEIU:AS 
1GO SA 16 10 KV (MI") 11ru1nooo 14.)lt l!l/07/l(X)() 1 1.]0 21.170 EN Tl<ANSF. • NO l)lffP.JlMlNADA (GOMEZ) s l'lWl'lAS 1>1: 1.llZ DEI. SUJ< SIJJU";STACJON 1:1.EC"l"l<lt:AS 
761 SA IG 10 KV (MT) 17/07/200() 174-1 27/07/2000 ]0:) 1  l.711 ACTUS l'llOTECCISN SIN Ol!FEC"íO Al.OUNO . l<HI SENSIUIJ! (M. OOMI�) s l'HOl'lAS DE 1.UZ DEL SIJI( E4,/lJJ\'t)S l>I! l'H(ffECCION Y MANl�llllt/\S 
162 s Ol 10 KV (MT) 17/07/2000 llf. 11! l7/07f,2000 11:06 lJIO Ul:SCAllOA SUPERFICIAL EN RED AEREA . IIUMl!OJ\U-SUCLEU/\J) (U.OVIZNA) . (0.SANCI U�Z) s CONl)ICJONES CUMÁTICAS ltl:IJES AHIU:AS 
7Gl Jl IM l l KV (MTJ 17/07/2000 111:lS 17/07/l(J()(J 19:U 0.118 J>liSCARGA SUl'EllFIClAI. • NO DETERMINADA (CAC(!UES) V PllOl'lAS DE l.UZ lll:1. SIJI( to:DES /\J!JH!AS 
1t,; Clt 01 IU KV (MTI l11J01nooo O'J.Ol lli/07f.!000 JU:)11 1 .$11 c.;01nocuu;uno EN IU!D AIJU!A • "fl!f<Cl:HOS (Í'L::I.OlAZO) (l'CJU:'.L.) s I\CCIONJ:S llE "Jl:JlCl:IH)S Ulil)ES ,\El<EAS 
1Gl PA UI IO KV (M'l) 111101nuoo 1 ):40 l'J/0712000 011:l<I 1 8.90 DESCARGA CN C/\J.U.L! CUtCUITO l·US. 4-120 A se. 6tlf') · nmcmtos (l>AQO l'OH EXCA\IACl:iN)(M. AI.AUt.:SN) s ACCIONES DI.: Tl.:l<<.:l:IH>S 1(1:1>1'.S s1nrn:IU<.J\Nl:.AS 
766 JS 1M i.J KV (MT) lll/07/2000 1'>:S4 18/07/2000 2 1 :SJ t .9S NLNüUNO - SOUllECAROA (l.l!VAI.LOS) V l'ROJ'lAS DE LUZ DEL SIJK l<EI )l:S AEIU:AS 
7G7 VM 10 IO KV (M"I') l91U7/l000 21:)0 JUJ07nooo 01:lol l 7) EN U.A VE No.l DE D.T 89S · CAlll..E DI! U.T. l:'.N COH.TOCIRCUffO (l!.l.Ol'EZ) s ACCIONE!i l>l! lHtCEH.OS SIJlll:STACION El.Et:'llU�,\.S 
76• UJ Ol 10 KV (MT) llW7/2CXKl l l:H l0/U7/2000 14:H 1 111 co1nocmcurro EN RED /\ERJ!.,\ - l<AMAS Ul! AltUOL PJ\.SAN()() PDS.1 302 (DATO. 0.SANCI 11!.Z) s ACCIONES Dli TEllC:l:HOS IUil>ES AEIU!AS 
1G9 a 0G 10 KV (MT) )0/07/2000 10:)1 l0/U7nooo ll:•UI l.llt CAULL! SI: 100 A SE 171:1 • l.:NVI!JECIMU!NTO DE MATEIUAL (OATO : IU!Yl!S) e l'IH>l'lAS t)E 1.UZ l>EI. Slllt REUES SUUTE[U<ANl�S 
710 CII 04 IOK.V (MT). )1/07/200() 06:S6 l l/07/2000 011.Ul 1 10 Dl!SCAllO/\ EN cmc. PARTICUI.All l'l)S.o&220 A SEOAl'AJ. IA ClfOlA S[! SlS A CUJIJ Vil.LA - INTEHNO /llJ\"J'U: VA s l'llOl'IAS l}JIJ.:.!g_!.lli.L..fil!.!L_ INS"fAIACIONES l'An·nctJI J\l{ES 
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ESTADISTICA DE !NTflUWrqol'-!ES IMl'JWVISTAS - !--\JZ. pEJ.- SUR S.A.A. 

AÑO l00Q 

t}.'l'll,1 IIOJU _FJ·:CJJ,I /ll)Jt:I 
nw:: ,.vr OUSl:.'Hl�·lf.10NJ-:S 

A' ,\'ltf ... ,.,.,, n.:.VSIIJS 
JNJCUJ. INICIAi. t"JNAI. 1-'JNAL 

711 L 

772 CII 
77) VM 
174 CII 
771 PA 

776 s 

777 SA 
778 SJ 
779 PA 

780 SA 
711 l. 
m PA 
78) SR 

784 e 
m SJ 
7'6 ,. 

m s 

m SJ 
789 /\ 

790 VM 
791 e 
792 SA 
79) 2 

79<1 NA 
79S VM 

7% se 
797 OJ 
791 SR 
799 VM 
800 VM 
,01 PL 
802 u 

IIOl o 

804 u 

aos SA 
806 VM 
807 SJ 
101 1)) 

iOV VM 
110 o 

8 1 1  a 

812 SA 

m o 

'" SA 
ill l'A 
816 VM 
817 SJ 
8 18  IIP 
819 l'L 
820 SJ 
'21 VM 
m 2 

823 ST 
,i. l'L 
82S l'L 
826 A 
m z 

m z 

129 VM 
830 u 

ill z 

8ll 2 

8}) IIP 
8H z 

SA 
il6 z 

8J7 s 

m IU' 
U9 C.:11 
"º lJ 

Ol 
... 

01 
"' 

º' 

os 
IG 
02 
os 
12 
06 
os 
0 1  
'º 

01 
os 
01 
Ol 
08 
os 
os 
20 
1 1  
"' 

07 
l l  
.. 

01 
ll 
ll  
º' 

IS  
16 
IS  
20 
I< 
02 
"' 

ll 

16 

09 
I S  
1 9  
1 7  
O) 
07 
01  
08 
"' 

01 
I< 
" 

14 
06 
Ol 
1 1  
I S  
07 
os 
06 

16 
16 
08 
07 
ll 
º' 

os 
01 
06 
º' 

I O KV (Mí) 
IO KV (Mí) 
10 KV (Mí) 
IOKV (MT) 
I O KV (MT) 
IO KV (Mí) 
io KV (MT) 
IO KV (MT) 
IO KV (MI') 
10 KV (Sff) 

I O KV (MT) 
IOKV (Mí) 
lO KV (M"I) 
IOKV (MT) 
IO KV (MI") 
IO KV (M I") 
10 KV (MT) 
IO KV (M"ll 
10 KV (MT) 
J O KV (MT) 
IO KV (Mr) 
IOKV tMT) 
IOKV (Mí) 
IOKV (MT) 
10 KV (M"r) 
IO KV (MT) 
IOKV (Mr) 
IO KV (MT) 
IOKV (Ml) 
IO KV (MT) 
lO KV (.,_H ) 
10 KV (MT) 
10 KV (MT) 
10 KV (MT) 
10 KV (MT) 
10 KV (M'I) 
I O KV (MT) 
IOKV (MT) 
I O KV (MT) 
IO KV (MI') 
IOKV (MT) 
IO KV (M'í) 
IOKV (MT) 
IO KV (MT) 
IOKV (MT) 
10 KV (MT) 
IO KV (MT) 
IOKV (MT) 
I O KV (MI") 
IOKV (MT) 
JO KV (MT) 
10 KV (MT) 
10 KV (MTI 
IOKV (MT) 
10 KV (Ml) 
IO KV (MT) 
10 KV (MT) 
IO KV (MT) 
10 KV (MT) 
10 KV (MT) 
10 KV (MT) 
IO KV (MT) 
IOKV (MTI 
IOKV (MT) 
10 KV (M"I") 
IOKV (M"I) 
IO KV (MT} 
10 KV (t,.ff) 
10 KV (MT) 
IOKV .!MIL 

) 1/07/2000 
11,01nooo 
01/01112000 
01/08/2000 
01/0ll/lOOO 
01/0&/2000 
02/0&/lOOO 
04/0&ntJOO 
0-IIO!UlOOO 
OS/08/2000 
05/08/2000 
05/0K/2000 
OS/Oll/2000 
06/0ll/2000 
OG/UK/2000 
07/UK/2000 
07/lJIVl.UOO 
07/0ll/2000 
011/08/2000 
08/0ll/2000 
OIUOl!/2000 
0&/08/2000 
OBJOH/2000 
09/0ll/1000 
10/llB/2000 
10/08/2000 
1 1/08/2000 
1 1 /011/2000 
11/08/2000 
ll/Oll/2000 
l l/OIUlUOO 
14/0ll/2000 
1'1/08/2000 
14/0ll/2000 
14/0K/2000 
14/08/2000 
1-II0&/1000 
IS/ll&llOOO 
llMl/llMIO 

I SAJll/2000 
16/011/2000 
16/0&llOOO 
16/0i/2000 
l7/U8/2000 
17/0IVlOOO 
17/0H/2000 
11JUll/2000 
18/08/lO<IO 
l ll/08/2000 
l&/Oll/2000 
l&/08/lc>OO 
18JOtlfl000 
191011nooo 
l0/08/2000 
20/08/ll)(JO 
lú/0812000 
lllll&/1000 
ll/08/2000 
ll/08/2000 
ll/OH/1000 
21/0ll/2000 
21/0812000 
21/0ll/2000 
ll/UK/2000 
22/0K/2000 
22/0K/2000 
2l/0812000 
23/0!UlOOO 
])lllll/2000 
l)JUll/20()0 

10:19 )l/07/2000 12:30 l.ll NO UUICAOO -NO DllTel\MlNADA (C. YALEN'lc) 
l l :4S ) t/07/2000 1):17 2.20 l>ESCI\RGA SUPERFICIAi. , SUClllllAD (E. VARGAS) 
07:ll 01/01/2000 12:07 <.77 CAllL� DE COMUNICACIÓN QUUWJ>O • ENVEJECIMll!NTO UE MATERIAi. 
IS:10 OII0&/2000 17:4-1 2.57 1.l>ruAS ENREDI\UAS PASANDO EL PDS. rn• · CIIOQUE DE VlENTO POR TURCEROS (C DÁVU.A) 
IS:27 01/08/2000 17: 12 l.7S NO UlllC/\00 • (S. l'�REZ) 
18:2) OIJOl!/2000 19:-18 1.41 crnrro crncurro l:.'N RE.O AEltEA (G.SANCllliZ) - COI.A DE COMl!IAS mm.E FASES (CEKCA Al SAJJ.20"75) 
ll:S9 Ol/08/2000 IS:44 l.7S SIN UEFECTO 
18:'15 (),1,0i/1000 10:21 1.10 NO I IA Y DEFECTO. FALIA UE FAJJIUCACION DI: ).OS 1-'USWLtiS UE 65 AMP.PDS.4)57 (IUtAMOS) 
22:ll  OS/Oi/1000 01:08 2.78 DESCARGA EN HL f'ASTOIW.. 01.!L SA0.2°'188 - DESPl<.ENDlM.lENTO DE UNA FASE (S.PCREZ) 
00:00 05/0&llOOO Ol:-42 l.70 DESCARGA SUPEkflCIAL EN RED AEREA 
06.0] OS/0&12000 09:01 2.97 conroc1ncurro EN IU:'.O AÍ!:IU!A ros. -121l5 A GlllA SAMm · l'OSTl: ROZADO l'Olt VEJJ.ICUl.O (C.:. UAVUA) 
10.02 05/0H/2000 IO:S'::I O.'JS COlfl'OClkCUITO EN POS. 4591 • A VI! (PALOMA) (DA Vil.A) 

I S:)6 OS/08/2000 17:28 l.ll7 COJtTOClRCUITO EN SAO. 264) 
01:20 06/08/2000 1 1 :0) 2.72 pas·m CIJOCAOO C-10 A Sl!.617 (PJ-"ERCOVJC.:11) . J'()I( TERCE.l<OS (AUTO DE PLACA SOM-nl!) · CA.l<TA üE FUEH. 
22:21 06/08/2000 2l:2S I.OS NO UOICADA· NO DETcRMJNAOA. (I!. VAl<OAS) 
J0.25 07/Ul!/lOOO l l :4U l lS l>EFEC'íO INTlm.No CUENTl! SAN AOUSTIN (UAVU.A) 
1 1:10 07/0IVlOOO 111:01 6 87 EN CAULL:: CJRC. se. 6091 A se. 60�1 T SAU. 20565 - EN INVl.!STIGACION 
111:Sl 07/08/2000 19:25 0.53 DESllA.I.ANCE DE CARGA AL FUNOlHSE FUSlDLE I::N POS 4lS1 (FASE S) 
0-1.0I  OIWH/1000 OSA5 1 .13 DESCARGA SUPERFICIAL • NU)() DE A VES l.!N l'Ml 7119 
10:)9 OS/0&12000 1 1 :16 0 62 CA.UI.E 10 KV. QlffiMAOO • EN fkUEOAS Y LOCALIZACION 
10:40 08/0ll/2000 ll:09 2.48 RECA.l.!Etf"fAt,.il.ENTO I FAS!! EN l.OS l'fUMARJOS - POR SOllltHCAROA (J.OOMEZ) 
18:)\ 08/0&12000 21:�0 ) . IS  UNA fA.Sl! DESPRENDIDA EN Tl!tlMINAL U..CG/\J)A A SAJl 4280 - l�ALSOCONTAC'fO • (I'. ACJUJKJtE) 
18:)2 OMllVl.000 20.20 1 .110 SOOl<.ECAltOA 
10:)) 09/08/2000 12:)6 2.05 CORTO CUtCUffO EN REU AEREA LINEA CAll>A I fASE 
08:16 IU/08/2000 10:1) 1.7H co1rrocuicurro ORIOINAJ)C) l'Ok Ci !OQUE Ul! l'OSll! U.T. JW.>10 DEL SAIJ. - TEltCEltOS (CAMIÓN) {S. l'Eltl!Z) 
Oll:4S 10/08/2000 lS:20 6.SI Dl:SC/\JtOA l!N TEHMINAL LU�OAJJA A SAO. IO<.M2 • NO PIWCISAOA (f. CASAS) 
19:43 1 1/08/2000 21 :0S U7 VIENTO ROZADO . AFECTO Rl:0 AnJtREA (DATO: R. I IUAPA YA) - TERCEROS 
20:52 1 1/011/2000 H:28 2.60 01!.SCARGA EN CUT.OUT Dl:I. l'OS.31 10 (DATO:f.CASAS) • FALSO CONTACTO 
17:56 12/08/2000 22:2 1  '1.-12 OE.sC/\RGA EN 1..:1. "IT'.llMlNAL l'ROVlSIONAL DE SUOUlA (SA.1))5001) - LI.OVlZNA EN LA ZONA (J.CI UNOA) 
17:SB 12/0li/2000 21 : 1�  ) .21 OE.SCAl<OA EN RED PARTICl.11.AR DE SEOAPAL PMl.2•'3 - FALTA DE MANT. cm.e. PAflTICULAk (E.I.Ol'EZ) 
06:4 1 l )/Oli/2000 011.:51! 2 28 EN CABINA P/\Jt11CUI.A.lt • INTERNO (Ek.H.OR Dl:: OPERACIÓN) 
0):52 14/011/2000 IG:49 l2.9S DESCAJtGA EN TltAFO DEL SAO. 3S 17-1 - BAJO AlSIAMlENTO (J. CI IJNGA) 
04:12 1-1/08/2000 10.)6 6.40 DESCARGA SUl'l!RflCLA.L - I IUMl!DAD(L. YATO) 
05:46 14/0ll/2000 OS.48 O.O) SlN Dl!FECTO 
10:42 14/08/2000 12:29 1.711 NO LOCAl.ll.AI)() · NO PRECISADA (11. LOl'El.) 
1 1 :14 H/08/2000 19.0] 7.82 UESCARGA SUPERflClAL - IIUMEDAD (R. CARLOS) 
17:26 1'4JOll/2000 18:00 0.51 S(N DEFECTO · APERTllllA l)(! CONECTORES EN se. 6655 A se. 5641 (SIN CA.ROA) 
10:09 IS/08/2000 1 1:10 1 02 COl<TOCIRCUITO fiN RED At,RllA l'ARTICUl.AR • TEkCl!llOS (CAMIÓN ROZÓ POSTER!A) (l.. VAi.ENTE) . CARTA lll 
ll:ll ll/011/lUOO 16:JG U) J.INl!I\S CAh>AS l r'A�l!S l!N lll!IUVACIÓN A SAO. 20170 - lllRCl!ROS (CIIOQUE l)ll VU!NTO) (DATO : Vlll.lZ) 
111:jO 11/lHl/llklO 11):)-1 U.1l l!N CABINA PARTIClll.AR CUl!NTl! "llil.l!FONICA - J.N"ll!II.NO 
04:15 16/011/2000 07:27 ).20 DESCARGA A TIERRA l!N CEtDA se. 22-1 A SA!l )5084 - Tl!RC.:EROS (KOl!OOll) (P. FEKCOVJCJ 1) 
07:17 IG/Oli/2000 10:05 2.80 OESCAHGA SUPERFICIAi. - 1-1.JER"ff: 1.1.0Vll..NA (J. llAMlRf:l.) 
07:29 16/0&llOOO 10:12 2.72 SIN DEFECTO - SOBJU!CAROA (W. DIA2) 
10:)2 17/0812000 12:SO 2 .)0 Dl:SCARGA EN PORTAFUSIOI.E (FASI! R - MONOfÁSICü) 
12:1) JJ/0&/2000 ll:41 1.41 NOUlllCAIX> 
ll:J) 17/011/2000 15:ll 1.97 NO UDICADO 
IG:48 1711l8/2000 18:0J 1.15 COKTOCIRCUffO l:N ltl!I> AÍ!REA 
00:21 l!JCIIU2000 Ol:SO l <7 DESCARGA EN PMI. 194 - l)A.JA SOIJltE EL AISlAOOlt - I IUAMANClZA 
06:27 18/08/2000 10:0S ) 6) NINGUNO · ACTUACIÓN DE PHOTECCIÓN {C.C. l:N SALIDAS D.T.) (DATO : USANUIVA.k..ES) 
08:lS l&JOH/2000 10:SS l lO NO UillCADO 
16:0� UW&/2000 20:40 < 52 DESCAltOA EN REü AEREA - 1.1.0VlZNA 
11:311 IWOi/2000 Ol:09 !J.52 l:N "ílW--'O 
09:29 19/011/2000 1 1 :12 1 .72 DESC,\RGA 1:N IU!D AEIU.:A OERVACION A SAO 1051H - NIDO DE AVl! (PALOMA). (TCO. l.UQUI!.) 
1 1 :43 l0/08/2000 H:211 l.7S Dl!SCAROA 1:N RED AEIU!.J\ Dl!IUVACION A SAU 10029 - Tl!llCEROS (l'OSTI! CIIOCAOO) 
16: 11  20/01V2000 17.0H O.IIS DESCARGA A Tll!RltA EN CA!JLI! 10 KV Sl! 5811 A SI! 1995 . I IUMEDAD EN LA ZONA. CAlJl.l! QUEMADO 
2 1:211 2 1/01!12000 01:n l.lJ!J l>ESCA.ltGA EN CAlll.l! AUTOl'OllTANTl! eme. Sl!.SJB A SI! 1874 . TERCEROS (IlA.I..AlO l!N CAOl.l! AlffOl'OlffAN"fl 
09:05 ll/Oli/2000 12:<U ).62 eme. se. 6661 A se. 6662-l!MJ'ALMC! ASUvll!TldCO(U. M,Alrfl!LL)- SOIJIU.:7CNSIÓN (FALI.A l!N CU<C. HS8111 A 11511) 
09:0H 22/0&/2000 10-w H.9) lkO. C/\J)I.E l'JCAf)Q CUlC. se. 85111 A se. 8Sll)'Y .. •200. eme. se. ISIIOA se. 8578 - TERCE.H.OS (CAllLI.: l>�AIX>) (" 
10:08 ll/08/1000 10:IU O UJ fAI.I.A Dl! C/\Jll.U l:'.N seo 
1 1:26 2 1/08/2000 ll:otS l.ll EN eme. SE. 222 A se::. )12 • l'ICAOO POK TERCEt<OS (CON"lllA"llSTA DE TELl!t"ÓNICA) (l:. VARGAS) 
12:46 12/0!t/2000 tlS:52 11.10 EN se. 86Sl - FALTA DE MANTENlMU:.NTO (PERDIDA ACEITE l:.N TRAfO) ( o. PAI.OMlNO) 
l l:04 21/08/2000 l l:OH 0.07 eme.se HI A Sl:C 856) • AL t:EllRAR SECC. DI! roTENClA l!N Sli <121 (0. l'ALOMlNO) 
14:1 '::I  21/0H/1000 17:2) l.07 NO LOCAI.ILA.f)()..EN INVESHGACION 
1 1 :00 2)108/2000 02:l l  I S S2 C.:J\.111.E PICADO lll!I. CIRC.ISHl A SEC.HSll)%•1>1.::SCAllGA EN El. l.:Ml'ALM!! ASIMETIUCO Sl.:C.9t.lSH A SEC.HS77 . 1 1:1 
11 .06 22/08/2000 22:4) 1 .62 RECAJ.J�NTAM.ll!NTO 1-·ASL! 111..A.NCA LOS l'RJMAfUOS - FALSO CONTACTO (R.LLOSA) 
1 1 : 1 ?  21/011/2000 22:111 0.9H NO IIA'i Dl!FECTO · l'OR MINIMA fRECUENCII\ DE LOS Tlt.Al-'OS 6()/IOKV. 
05:14 2)/0812000 01:)6 2.17 UESCARGA .SVPERFICll\L EN k.E:D AÉREA - FUEkTE LLUVlA (E. 1.0l'EZ) 
11:-16 llJOl!/2000 1-UI 1 SIi COllTOCIHCUííO EN Rl!O Af!lU!A AJ.TURA DEL POS. 127 - RM-1AS DUA"k.UOLES (UlQUL!) 
tld) llJOil/1000 17:06 O 8<J COltTOCfüCUITO AN11iS DI! LA SI!. 1 ll!# - TERCEltOS (COI.AS 01.! COMETAS} (R. CAftl.OS) 
16·l'J llAJKnooo 17.52 1 .)11 CAi ILI: 1 >ANAi)() CIRC. SI!. n A se. 'Jó 7 - n:itCi!ltOS rrn1.f:FONICA \ 11) MARTI!I.I. \ 
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C1';vrnu 
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SJ:'Rl1CJO 

s CONDICIONl,S CLIMA TICAS IWDES AEllliAS 
s PROPIAS 01! 1.UZ Dl!L SUR 1umE.s AEIU�S 
s PROPIAS l)J! LUZ UGL SIIR SUIJESTACIOH EU::C.:TIUCAS 
s ACCIONES Uí: rt.:RCEROS k.HOES AEIU�S 
s l'ltOl'lAS OE Llll l)lil. SUI< ltEl>ES AEltEAS 
s ACCIONES DI! Tl!RCEIWS Rl.:l)ES AEltl!J\S 
s J•ROPlAS DE LUZ OEI. SUlt EQUIJ'OS l>E rRoT1:cc.:10N Y MANIOIJltAS 
s l'lWl'lAS DE 1.UZ 01:'.L SUR EQUU'OS DH l'ltO"l"l¡CCION V MANIOURAS 
s JIH.Ol'lAS DE l.Ul. DEL SUR REDES Ai:IU!AS 
s CONUICIONES CJ.IMÁTICAS ltEl>ES AEllliAS 
s ACC"IONES DE TEHCEIWS k.EI >ES AEllliAS 
s ACCIONES DE TERCEIWS EQUIPOS l)E l'JlUTl:Ct:JON Y t,.1'\NIOIJltAS 
V ACCIONES UE TEkC.:EIWS REDEs Al:ll.EAS 
e ACCIONES DE TERCEROS Rl:l>ES Al!IU�S 
s l'JlOPlAS DE LUZ UEL SUk l<.lil>ES Al:JlliAS 
s l'ltol'lAS DE 1.Ul. DEI. SUR INST/\J.ACJONtiS 1'1\H TJCIJl_..,\JU:'.S 
s l'KOl'IAS DE 1.UZ DEL SUR IU:UJ;:S SIJJlTEIUtANJ�S 
s l'ROl'lAS DE 1.UZ DEL SUR EQUU1JS Dl! PR01l::CCJON Y MJ\NIUUH.J\S 
V ACCIONES 01.! TEltCE!tOS INS"l"AI.ACIONES l'Al<llCUI.J\JtES 
s ACCIONES OH TEl<CEUOS REDES suunm..l{ANEAS 
e J•ROPIAS DE 1.Ul. l>l�J. SUR SUIJESTAC.:ION EI.P.CTKJC.:AS 
s l'ROPlAS Dl! J.UZ l>EL SUR Rlil>ES SlJIITEIUw-l'l!AS 
e l'IWl'lAS Dl! 1.UZ DEI. SU!{ IU!l>ES SUUTERRANEAS 
V ACCJONl:S ne Tl:HCE!tOS l<ltl>ES AEIU!/\S 
s ACCIONES l>E T1:1tCEltoS ltEUJ� AEIU!/\S 
V l'IWl'IA.S l)E I.UZ um. SUk ltEl>ES SUlflHUlANI� 
s ACCIONES UE TERCl:HOS ltEl>E.S Al.:IU::AS 
V l'IWPlJ\S DE 1.Ul. DEI. SUlt EQIJU1>S t>E l'IWTl!CCIUN V MANH)UIU\S 
s CONl>ICIONL!S Ct.lMATJCAS IU'.l)J.!S Al:Rl:.AS 
s PllOl'lAS UE LUZ UEI. SIJR lNSTAl.J\CIONi:S l'AH"l"ICUI.A.ltES 
V l1JWl'IAS DE LUZ DEI. SUI( INSTAI.ACIONES l'AllTIClll.J\ltl� 
e i'IWl'lAS 01! 1.UZ UEI. SOK SUIJESTACION EI.ECTIUCAS 
e CONDICIONES CI.JMATICAS SUUESTACION Hl.:C'llUCAS 
e PH.OPlAS DI! LUZ Ol!L SUR HQUU'OS DI! l'ltoll!CCION Y MANIOIJH.AS 
s l'ROl'lAS l)J! LUZ DEI. SUR lli:Dl:S Al!llliAS 
s CONl>ICIONES CJ.UvtATICAS EQUIPt>S l>I! \'llO"ll'.CCIUN Y MANIOIJHAS 
s l'IWl'lAS DE LUZ DEI. SUlt kEJ>J!.S !:ilJIJTl:RllANEAS 
s ACCIONES DH n:1<CE1tOS k.lil)liS AEKl!.AS 
s ACCIONES. l>I! "l"l!HCl!IWS IU!l)l� Alikl!.AS 
e l'IWl'IAS DI! UJI. DEL Slllt INSTAIACIONl!S l'Alfl"JClJI.Al<HS 
e ACCIONES 1)1! llmCEl<OS EQIJU'OS PI! i'l<Oll'.CCION Y MANlOllllAS 
s CONDICIONl!S Cl.lMÁTICA.'.i SUIJESTACION EI.ECTIUCAS 
e PROPIAS 08 1.Ul. DEL SUI< SLJHESTACION El.ECTRICAS 
s PROl'IAS DE I.IJZ DEL SIJH EQUJJ'OS DE l'HOTECCION Y MANIUUltAS 
s PROPUS DH I.Ul. OEI. SIJR IU:J}ES AliltEAS 
s PROl'lAS Ul! 1.uz 01!1. SUR RJ:u1� Al:10:AS 
s ACCIONES l)E Tl::RCEIWS REOES AEílliAS 
V ACCIONES DI! ll!kCEROS 1u:r>ES Al:JU!.J\S 
V PROPIAS DE 1.Ul. llEI. SUlt SlJliESTACION 1:1.1:ClltlCAS 
s CONDICIONES CLIMÁTICAS IU:DES AEIU.:A!:i 
s CONUICIONES CLIMÁTICAS REDES AEIU.:AS 
e PROJ'IAS OE 1.UZ DEI. SUH !:illll�TACION 1:1.lC"l"ltlt:AS 
V ACCIONl::S DE TEUCEHOS ltEUES AEltl:.AS 
V ACCIONES 1)1! TERCEROS IU(l)I� Al!lll!AS 
V l'llOl'lAS l>l! l.lll l>El. SIJH HEI >ES SUIJTEIU<ANl�S 
V ACCIONES IJI! lHtCEHOS REDES AEIU�S 
c l'ltol'lAS l)l! 1.UZ DEI. SIJI( 1u:01:s StJJ)"fl(l<ltANl!AS 
c ACCIONES Dl! 11'.HC.:El<OS IU'.t>ES SlJJJ rEllRANl!AS 
s l'ROPlAS t>I! 1.IJZ Olil. Slllt Rl:l>l'.S suunmMNEJ\S 
s ACCIONES l)E TERCEllOS REDES SUIITl:JUlANEI\S 
e l'ROJ•lAS t>I:: 1.UZ l)Jil. SIJI( SIJIIESTACION EI.ECTRIC,,S 
e l'ROl'lAS DI! 1.Ul. DEI. SUH EQLJll'OS 1)1..: l'IWT1::cc10N Y t.tANIUlll(A!i 
V l'ROi>lAS DE LUZ Dl:I. SUR l:QUll'OS 1)1: l'l<OU'.CCION Y MANIOllltAS 
c ACCIONES OH TEHC1::1ws llEDES Sllffl"l::IUlANEAS 
s í'ROl•tAS l>E 1.UZ UEI. SIJJ( S.llllES"fACION ELECTJUCA!i 
e l'IWl'l�S l>E 1.UZ DEI. SUH E(JllWllS DI! l'l(OTH.:CION Y MANl<)lll{AS 
s CONl)ICIONl:S CI.IMATICA!i IU.:DE.S Al:10::AS 
V ACCIONES DE n:1tc1:nos Rl:.l)ES Al!IU�S 
s ACCIONES IJE TERCl!IWS REl>ES ,\l:Rl�S 
e ,,CCIONE.S Dl!_T[f<Cl:lu>S lllil)ES SIJIITliltlUNl:A!i 
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MI L os I0 KV (MT) 2-VOl/lOOO l4:16 lS/0&12000 02:41 1 2.42 DESCARGAS EN llAllJ\AS SE. 1 162 (E. YAROAS) - fALT. Pll MANT.(8.VARGAS} s PROPIAS DE LUZ DEL SUR SUDESTACION ELECTRJCAS 
842 L 0l I0 KV (Mí) 24/08/2000 14:21 HIOtl/2000 14:S6 o sa COllOTCIRCUITO EN RED AllllEA . LA VADO EN CAl.lEN'lll POR fERSONAL DE MANl'ENIM!ENTO (G. SANCIICZ) s l'IWl'lAS DE l.lJZ DEL SUR REDES AJ!IU!AS 
&<l L os I0KV (MI') 14/0ll/2000 17:40 2-1/011/2000 11:13 O.SS DESCARGA l!N l!I. EQUIPO DE MEDIDA MINERA SAGITARJO • fAT. DE MANT,(l!.VAROAS) s 1'1-lOl)lAS DE I.UZ DEI. SUll SUlll�TACION 1:'.U:CTIUCJ\S 
84< SA IS  I0 KV (MT) 2-1Al8/2000 20:)S H/0&/2000 2l:S6 2.3S rosrn CIIOCA!Xl Cl!llCA AL SAD.422) • POR ll!l<CEROS (P.AGUIRRE) s ACCIONUS J)I! 1lmCl!tlOS REDES A.EllEAS 
&4S SI 06 I0KV (MT) 25/08/2000 06:28 2SJ08Jl000 12: I S  5.78 l)I!SCAllGA l!'N WIT:.RRUPTOR SE. 4 1 8  A SE. 175 (Sl-06) - AVE (PALOMA ESTAOA ENTRC �-ASES R-S) • t)ATO:I.. YAT e ACCIONES DE ll!llCEROS EQUIPOS OH l'RUTl.:C.:CION Y MANIOUllA.S 
8'6 SI °" IOKV (MT) 2S/08/2000 08:13 lSIOll/2000 08:36 o i, DESCARGA EN [NTl.!k.kUPlOR SE:. -4 18  A se.ns (Sl-06) • AVl! (PALOMA ESTADA ENTRE FASES R-S) • DATO.L. YAT e ACCIONES l)l! 11:.RCl:kOS liQlJll'OS l>E JlROU:CCION y MANIOJJl(AS 
"' VM " IOKV (M"I') 25/08/2000 13:13 lS/01/2000 I S:27 2.13 Ol!SCARGA (;N p0RTAl-'USIDLES • fALSO COITTACTO (I'. VELIZ) s l>JWPWi DE LIJl DEI. SUR 1:QUU'OS DE J•JW'llXCION Y MANICURAS 
8'8 PL 08 10 KV (MT) H/Oll/1000 18:0l lS/08/2000 19:l2 !.SO DESCAAGA EN REll AEREA (LUWAl)A A SAD 33-18) - Ml!DIO AMUlllNTI:: (l-'Ul!RTE VlENTO.IJUMl:DAll) (G.HODl.liS V CONDICIONES CI.IM.Ál1CAS kHl>J� AlilU:AS 
849 s os I0 KV (MI') 2S/08/2000 20:Sl llJOS/2000 14:35 17.72 l'DS 427 A SADll6l . CADI.E llAÑA!Xl POR TERCEROS (P. VELIZ) s ACCIONES DE TERCEROS REl)l:S suun:JUW'-IEA.S 
aso PI< ll I0KV (Ml) 16/0K/2000 06:49 16/0&12000 09:08 l ll l.iNEAS �'NREDADAS .• Tl!llCEl<OS (INTENTO DE SUSTRACCIÓN) (O. SANCl11'1.) s ACCIONES DE ll�RCEl-lOS l<EDES AEIU:J\S 
ISI CII °' IO KV (MT) 16/UW:OOO 09:17 lGIOW:000 10. 1 1 0.90 CORTOCmcurro l.tAVI! • 4 D. T. · l!NVEJEClMlliNTO Pk.EMAllJRO (R.LI.OSA) s J•ltOPlAS DE 1.IJZ DEL Sllk SIJIJl:'.STACION 1:1.1:CTIUCAS 
8Sl CII 06 IO KV (Mr) 2GIOIV2000 10:SS 26/0&/lOOO 1 1 :SO 0.92 COllTO cmcurro EN kl:D AfREA . CAIDA DI! RAMA DI! ARDOL SOUllli LINEA IOKV. (P. VEl.lZ) s ACCIONES DE TEllCEIWS IU":DES Al:1-lJ:AS 
m A ll I O KV (MT) 26/08/2000 1 1 : lll  26/08/2000 IU7 4 6 1  POSTl! IOKV. CIIOCAJX> - l10 R  TEKCEROS (2.EVALl.0S) V ACCIONl�S l)E Tf:l<Cl.:HOS kEI )ES AEIU�S 
ª" OJ 0l 10 KV (MT) 26/0811000 16:IS 26/0K/2000 l&:20 l 08 CORTOCIRCUITO REOAI::Rf':.A - COI.A lll! COMETA (L VAIJlNTE:) s ACCIONES lll! TEl<Cl:J<OS kEl)ES AEl<EAS 
m MO ll 10 KV (MT) 26/01112000 JJ.]9 2CJOlll2000 20:22 2.81l COl<TOCIRCUITO EN klm AEld!A SAh. l\f88 • l'OK TERCEROS {AI.AM.IJJU!) (F. CÁCEkES) e ACCIONES DE TEl<CEl<OS IU::l>ES AJ":IU� 
.,. l'A 04 IO KV (MT) lMUl/'2000 22:)2 2G/Oll/l(X)O 23:ll o "  l'OífíAFUSllill! HECAJ.ENTADO FASI! S - 1:A1..:;0 CONTAC TO (S. l'l!Rl!Z) s l'ROMAS DE l.UZ DEL SUI< 1.:QUll'OS DE 11wn:<.:C.:ION Y MANIOIJl(AS 
8S7 NA 04 10 KV (MT) 21/01112000 02:IS 27/011/2000 OG:49 4 S7 1.lNl.!.AS SUSTlWDAS • 11.mCEROS (L. llUAMANClZA) V ACCIONES DE TERCWtOS ltEDEs Af�IU::AS 
8S8 SL 0l 10 KV {MT) 21/01112000 08.Sl 27/0S/1000 17:59 9.10 CABLE QUEMADO SE.C 1tl� A SEC. 1111l5 T SEC. 1696 · t::NVEJEClMlENTO Dl!I. MA TCRW. (LUQUE) V PROPIAS DE LUZ 1)1:L SU!t REl>ES SUUTERJlANl:AS 
m NA 06 I O KV (MI) 27/08/2000 1 2:44 27/08/2000 IS:04 l ll NO LOCALlZ.ADO - SODRECAJWA (LUQUE) V l'ROJ'lAS DE LUZ UEJ. SUlt SUIJl:ST ACION ELECTRICA.S 
860 NA 06 10 KV {MT) 27/0iVlOOO IS:47 27/0&12000 1!1:23 l GO NO I.OCALlZAOO · S0llk.l::CAR9A -( O. RODLES ) V Pl<Ol'IAS Dt: l.lJZ DEL SUU OTROS 
i6I Sil 0J I O KV (MT) 27/01112000 llli:S4 27/08/2000 21 :0l 2. IS  FALSO CONTACTO CUT-OtJr Df!L ros . . RECAl.l!NTAMIENTO (USANDIVAIU!S) V l'IWl'll\S DE LUZ 01:L SUR EQUll'O.S DE l'IWTECCION Y MANJUIJltJ\S 
'62 I IP 07 10 KV (MT) 211J08/2000 10: I S 2&/0S/1000 16: 18 6.05 EN SAU. IQP6K • lll!FECT

O INTERNO llN fil. TRANSFOllMAOUR (F. CASAS) V PllOl'lAS DE LUZ UliL SIJR SUJJESTACl(IN El.l�CTi<ICAS 
86) I IP  07 I O KV (MI') 211/011/lOOO 13: 17 l&/08/2000 l l:20 O.OS TkANSJ=Ofl}.W)OI{ DEFEC11JOSO V J'ltoJ'lAS l>f LUZ DEJ. SUU SUlJl:.STACION EI.ECTIUCAS 
.... L 0l IOKV (MT) 2K/U8/2000 ll:SO 29/08/2000 0).ll l.lH DESCAltOA llN AlSLJJX>H SAfl. lll 111 • SUCIEOAD - 1 IUMEl>All (C. OA VILJ..) s f•ROl'IAS DE 1.UZ DEI. SUR HEDES Al:IU� 
'61 l'L º' 10 KV (MT) 21J/OIU2000 00:48 29/0ll/2000 07:07 6 ll lNTllNTO UI! ROUO DE 1.INEA Sl!C. 5SH2 A SHC. 5511 (R. LUYO.llOOLUS) - Tl:]tCEltO.S V ACCIONES DE TEHCEJ{OS IU�J)l:.S SUIJTlilU<ANEAS 
866 SL 16 lOKV (MT) l9/0IV2000 1 1 :47 29/011/lOOO ll:I S  1 47 NO Ul)JCAIX>. - NO UDICAOO. V PllOPll\S D.E LUZ l)El. SUR O'l'JlOS 
867 SJ Ol I0 KV (MI') 29/UK/2000 17:45 29/08/2000 2 1 :00 l.2S COiffOCUlCUffO EN RED AEIUiA (UATO: C. MAZA) . Tt::l<CEROS (AIU{OJAkON l'EJU<O A LA IJNEJ\, KAJ.)10 SAUA71 s ACCIONJ:S DE TERCEROS JU:DES Al:ltEA.S 
86& z " IOKV (MT) J0/0&/2000 07:)8 J0/0&/2000 09:10 U3 EN CAfll.E ClRC. SE. '472 A SE. 696 • E.NVEJECIMU:tfro (I?.. SUCLUPE) e l't<OPlAS DE LIJZ DEL SU!< ltEJ>ES SUJfll::IUtANEAS 
869 OJ Ol 10 KV (MT) )0/01/2000 1 1 :42 )0/011/2000 ll:ll 1 .82 CORTOCLRCUITO EN kE.D AÍ:.REA - TERCEROS (COlA DI! COMETAS) (l lUAl'A YA s ACCIONES DE lERCEllOS JU�üES AEREAS 
870 SI. °" 10 KV (MT) )l/08/2000 09:21 ll/011/2000 10:01 0.67 CORTOCIRCUITO AN"rus üEL PDS. ll16 - TfJ(.CEROS (Al.J\MJjRJ!) (USANDIVARliS) V ACCIONl:rS DE TERCEROS IUmES AEREAS 
'71 PA 04 10 KV (MT) 01/09/lOOO 21 ;00 02/09/2000 Ol:16 S.27 EN TRAFO (H. LOPf�) - POR DElllkMlNAk. s PROPIAS DE LUZ L>H sun SllUESTACION U.EC"l'klCAS 
m SA 16 10 KV (MT) 02/09/2000 09:20 Ol/0912000 22:SI 13.Sl EN ll(A}.ISf. (DATO: TEC. CHANG) . EN O\IVESTIUACION s l'ROl'tJ\S l>.E 1.UZ DEl. SUH SUlll�TACION EI.EC'l"IUCAS 
'7l A 1 1  IOKV (Mí) 0211)9/2000 1 1 :28 Ol/09/2000 12:01 o.SS DESCARGA EN REOAEREA RADIO SAU.2903 . TERCEROS (CONSTRUCCION EN CALLE 2 MZ. A t.OTI.:'. IS, SUM.'Jl47 V t'ROl'lAS DE LUZ UEL SUR REDES AEllEAS 
K74 CII °' I0 KV (MT) Ol/09/2000 1 ': 1 1  Ol/09/2000 20:SO l .6S CORTO cmcurro P.N RED AEREA (P.AGUIRlill) • COIJ.. DE COMl!TAS Cl::RCA AL SAO.l859 s ACCIONl::S OE U!J<CEl(OS REDES AEltl!AS 
87S PA °' I0 KV (MT) OlllW/2000 ll:SS Ol/0912000 ll:25 1 .50 PORTAFUSIOLE QUEMADO - Ol:TuRIORO Dl! MA

T

lillW. ( i!. LOPEZ) s l'ROl'IAS OH LUZ DEL SUR IU�DES AHJ<E.AS 
'76 IIP ºª 10 KV (MT) 04/09/2000 06:22 04/09/2000 08: 1 9  l .9S I.INl!A CA.IDA - 1 FASE . eme. SE. 16)4 A SE. li60 • TEllCE.ROS (f'OSTl! NO. ll CI IOCAOO) (!l. LUYO) V ACCIONES DE lT:llCEllOS Rl:J>ES Al:IU:AS 
877 L os I0 KV (Mf) O-ll'tJ9/2000 16:17 0-1/09/2000 llt:22 2.011 CORTUCIRCUílU EN RED A�llEA PASANIXl PllS. 43 1 1  • RAMAS 01! AJlDOL (P. AGUU<l<E) s l'llOPlAS DI! UJZ DEL SUR 1(111>1:S AEllEAS 
m 51\ os l.l KV (MT) OS/O<JflOOO Ul:00 0SAl9/200Q ().1:)0 l.50 CAUI.E COMUNICACIÓN DE U.T. SUSTRAIIXl . TERCEl<OS (l.UQUU) V ACCIONES DE TEkCE/lOS SIJIIESTACION EI..EGl'IUCAS 
m A 1 1  IU K V  (MT) UlXl9/)U0U 14:10 Ul�l,/2000 ll:H l.l) CAIJl.ll l'ICAllG �UIIIOA Sl!C. mo (W, AJ'OI.INAl<IO) . l'01\ TIIRCl!ROS V l'IWl'IAS DI.! l.UZ 1)1!1. Slllt lll!l)l!S SIIIITEIUlANl!AS 
180 i'A O) I0KV (Ml) ijjA)')/2000 16:ll 03/09/1000 I Y .09 l.Ol Ul!SCAltOA l!N l.lNl!A M.TJJ.l!OADA A BAlJ 20ll0)- ll!ltCllROS (ACCllll!l/ll! ) s ACCIONJ!'.S l>ll TEHCHHOS IU!l>ES Al:IU!AS 
881 PA 06 IOKV (MT) Ow'O'J/2000 U7:-47 06/09/2000 10:12 2.42 COHTOClRCUr

r

o EN RJ!O RllA I l'OSTl! AKll!S DEL SAD. 203S6 • AVl! (PALOMA)W. VARGAS) s ACCIONES 01! ll!UCl!kOS lll:l>ES Al.:llliAS 
m L 0l I0KV (MT) 06/09/2000 09:41 06/09/2000 1 1 :34 1.88 CORTOCIRCUITO EN Rl!D AllREA • TEJ<CEROS (PODA DE AllllOLES)(L. VAl.EN'lll) s ACCIONES DI! TERCl.:ilOS l<l.:l>ES AEIU�S 
m CII 01 10 KV (MT) 06/09/2000 12:4-1 06/09/2000 1):02 O.lo COJffOCIRCurro o. T. (P. AGUTitRE) - PERSONAL LUZ OI!L SUR CUANDO INSTALAUA MEJ)il)()ll s PROPIAS Dl! l.UZ Dl:L Slll< SUIJESTACJON EIJ:'.C'flUCAS 
18·1 ST 14 10 KV (MT) 06/09/2000 15: 1 5  06/09/2000 l6:38 u, CORTOCUlCUITO CADLE DE COMUNICACIÓN · RUllL!!S . SOllllECAJlOA (Ll!SCAIIO) V rllOl'lAS UH LUZ DL!l. sun SIJIJE.STACION Ell:C'flUCAS 
m 111' 08 10 KV (MT) 06/09/2000 I S:34 06/09/2000 16:Jl 0.97 NO 1..0CA.LlZADO - NO PRECISADA (W. APOLINAJUO) V PROl'IAS DI! LUZ DEI. SUR urnas 
8K6 L 06 10 KV (MT) 06/09/2000 16:10 06/09/lOOO l8: i9 2. IS NU I.OCAl.lZAllO . NO PRECISADA (C. DÁ VIU.) s l'ROl'lAS OE 1.UZ nm. SIJll <Ymos 
887 A 11 I0 KV (MT) 07/09/2000 Ul:01 07/09/2000 0):30 0.48 CORTOCJH.curro EN IJ.T. • TERCEROS (INCENDIO SUM.4261iH-CAll.E LUIS PAS1'EUR JS6 ) V PROl'lAS DI! LUZ l>EL SUR SIJIJES'fA<.:JüN El.l:t:TIUCAS 
... SA 10 I0KV (Mf) 07/09/2000 Oll:48 07/09/2000 1 1 :27 l.6l DESCARGA SUl'EllflCIAL EN PllS 864 . •  Tl!RCEllOS (NIDO DE !'ALOMA) (E. LOPlll.) s ACCIONES 1)1! TERCEROS EQUIPOS DE l'HO·mt:CION Y MANIOUltAS 
889 se ll  22.9 KV (MTJ 07/09/2000 1 1 :lS 07J0')/2000 18:09 6.52 DESCONEXIÓN Dl! 1 FASE DE CAIJLf Dl? COMUNICACIÓN - FALSO CONTACTO (USANülVAJU:S) V PROl'lAS llE LUZ Dl:L SUR SIJIJl:STACl<JN l:l.l!C"r/UCAS 
890 SR 09 10 KV JMl) 07/09/2000 17:28 07/09/2000 18:18 0.113 DESCARGA EN RED Af!REA • FUERTI! VIENTO -ACERCMUENíO Dl! LINEAS (f. CASAS) V CONülCIONES CUMÁTICA.S REDES AEIU�S 
891 VM 1 1  10 KV (MT) 07/09/2000 lli:S6 07/0�/2000 20:32 1.60 DESCAllGA EN CONf:CTOllliS Y BUSIUNO: se 6601 A se 6600 . fALSO CONTACTO creo. 1-l.CAJtl.0.S) s í'R0111AS DE LUZ DEL SUJt REDES SUUlHWANl:AS 
892 SJ 01  10 KV (MT) OIU09/2000 01:S6 08/09/2000 IS:4S 1 1 11.2 I.INEA CAJOA ENTRE ros. 4-IUO Y SAil. 2074) . TERCEROS (SUSTRACCIÓN DI! l.JNl!AS t- 1000 MTS. ( E. LOJ>i:.Z) s ACCIONES DE 11':llCEJlOS REDES Al:ltEAS 
'9l SJ 01  I O K V  (Mf) OIUOIJ/2000 O!UO 08/0IJ/lOOO 10:59 1 .82 NO I..OCAJ.IZAOO • NO DE

T

fRMINAUA (S. PEIUE.Z) s l'I\Ol'IAS 01:: 1.UZ OEI. SIJlt Q'l1H)S 
89<1 NA "" U KV (MT¡ OIU09/2000 10:28 08/0911000 1 1: 10 2.70 l lJNP.AS CÁIDAS l'ASANI)(} PDS. )146 -ÁIU30L CA.100 SOURE IU::O Af!Rl!A (IIUM1J\NC1ZA.) V ACCIONES DE Tl!RCEl<OS REDES Al:HEAS 
89S NA 01 U KV (MI') 08/09/2000 19:411 09/09/2000 1 1 :0l 1 5.lS EN 'lllANSfOílMAlXJR . POll Dt1'El<MINAR (W. /\POLINARJO) V l'ROPlAS UE LUZ 1>1:1. Sllll SIJIJES"fACl<lN El.l:CTIUCAS 
896 VM ll I O KV (¡..ff ) OIJ/09/2000 06:Sl 09/09/2000 ll:H G.Sl CAUI.I! UE COMUNICACIÓN SUSTRAl.00 UNA FASI! - Tl.?RCEIWS (JJ<AMIREZ) s ACCIONl:S DE Tl:ltCJiltOS SlJIJES"fACION EJ.l:CTRl<.:AS 
897 llJ 0l l<J KV (MT) O')ltllJ/2000 IIIJ:12 0')/0\.112000 1 1 :0S I.Bli NO UlllCAlXJ - SOllRECAROA (SR. I IUAJ''AYA) s l'ROl'IAS DE LUZ l>EI. SlJI< O"lllOS 
898 se ll  10 KV (MT) 09/09/2000 10:H 09109/2000 1 1 :28 0.90 DESCAJlGA A TlP.llRA EN DAllRAS Dl! LA SAD -1207 . NIDO UE A Vt::S (CON AJ.MOJIU:SJ V ACCIONES DI! 11:RCEl{OS SUJJl:STACJON El.El: l lHCAS 
'99 llJ °" JO KV (MT) 09/09/2000 1 1 :)6 09/09/2000 1 2:50 1 23 CORTO cm.curro EN RED AER.f.A . VIENTO CI IOCAl)() PC>R Tl!RCEkOS (J. RAMUU!Z) s ACCIONES DE TEkCEllOS IU\J)l:S AlilU�S 
900 u 01 10 KV (MT) 09/09/2000 17:26 09/09/2000 17:Sl O 45 TOMA ll.T. SM.42Sl8S (D.YATO) AV.AREQtJWA 4ll4-MlltAFLORE:S . TEkCl!ROSY�•Pl!JlSONAI. Ul: CtJ\ JU. ASCENS e PROPIAS DE LUZ Di:!. SUI( SlllJJ:STt\C:ION l:LECTRICAS 
901 111' 0l IOKV (MT) 10/09/2000 14:14 10/09/2000 IS:49 1 .511 NO UUICAOO · NO Dl!Tl!RMINAIX> (USANDIVAliliS-LUYOJ V l'HOl'I.AS 01: 1.UZ DEI. SU!< O'lltOS 
901 NA 04 IUKV (MT) IMl'J/2000 l!l: ll  10/09/2000 20:SO 1.62 DESCAJlGA l!N UNl!A M.T. Ol!JUVACION A SAB 4167 - ll�Rctmos , .. ·ucGOS Al<TIFICJALES) (Sk . .... CASAS) V ACCIONES DH TEllCEROS l<El>ES Al:kl-:AS 
90) SR º' 10 KV (MT) 1 1/09/2000 06:Sl 1 1/09/2000 011:46 1 J!,8 ACERCAMIENTO ENTRE FASES Al.11.JRA DEL se. 67112 • TERCl:ROS (FUEGOS AlfflflCWJ�) (L J IUAMANCllA) V ACCIONES DI! TEltCEUOS H.liUl:S AEIU:AS 
904 s º' JOKV (MT) I IIOW2000 Oll:01 1 1 /09/lOOO 10: I S  2.23 NO LOCALtlADO • SOOJ<E.CAllUA (M. Al.ARCÓN) $ rROl'lAS DE LUZ DEI. SIJI< OTROS 
90> 1 11' Oó 10 KV (MT) I IJO'J/20C,0 08:51 1 1/09/2000 10:26 I .H NO UUICAI)() . t-lO DETllRMINADO (DAIUUONUEVO) V l'l<ül'IAS l>E LUZ DEL Slm OTllOS 90< Sil 01 10 KV (t.ff) 1 1/09/lOOO IOA2 I J/09'2000 12:14 Ul LINEA CA.JOA .SOBR1! ÁRBOL EN DERIVACIÓN A SAll. 2?0S . ANT\:S DEL SAO. 2906 COLA DE COMETA (l.. I IUAMA V ACCIONES Df lCHCEltOS SUUl:STAC:IUN L:LL:C.:TIUC:AS 907 u °' 10 KV (MT) 12/09/2000 CXJ.47 12ro9nooo 0):}6 2.112 OESCAUOA EN CAlJU:'.. SE 1 11-1 A se )97. ENVEJEC lMléNTU (W.OlAZ) e l'ROl'IAS DE LUZ ()EL SUH Klilll:S SIJIITEl<kANEAS 
908 L 01 10 KV (MTI 11109/2000 01 :SS 12/09/2000 10:H 8.411 CAOLl! CAIS SECCIONADO l ¡:ASE PASANDO l'DS. 21l8 • )>QR Tl!RCEllOS (ll. CAIU.OS) s ACCIONES J)I! "11:'.RCEIW!:i lti/Dl:S AEltEAS 
�" SA 17 IOi(V (MT) JlJUl)/2000 Ul:S2 12/09/2000 07:IG l.40 l.lNl:.A CAIDA I FA.SI: PASANDO l'IJ.S.799 (E.LOPP.l.) • HUMEDAD Y ENVE.JECIMIBNTO l)EJ. MATl.:IUAJ. s l'ROl'lAS 01! LUZ DEL SUH Rl'.DES AEk.EAS 
"º s º' I U l<V lMTl 12/0'JnOOCI 07.0& ll/O'J/2000 U'J· ¡� 2 10 NO IJIJIC:ADO . l!N JNVESTIOACION i M AIARCON\ s l'ROl'IAS DE I.IIZ JWI. SIJI( o-nu,s 
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12/09/2000 10:10 1.48 DllSCARGA EN RED AcKJ!J\ A LA 1\1.TURA DEL SA!l. 29M - lll�CERO (NIDO DE rAJ.OMA)( �- I.OPEZ) s ACCIONES DE TERCl!ROS llllDES AERfü\S 
12/09/2000 18:22 ).88 CORTOCIRCUrro EN RED AélillA . PAI.OMA (RAMOS) s ACCIONES DE "IWlCl!ROS REl>ES AEIU!/\S 
12/09/2000 16:2S 0.70 DESCARGA EN POS. 61  S - CAllLE MOVIDO POR TERCEROS (l'l\l.A MECÁNICA SEDAl'AL) s ACCIONES I)[! nmc1mos Rl:Dl:S SUIJ1li1UlANl�S 
12/09/2000 11:04 l.23 LINEA CAIDI\ DE M.r. (DE P-ll A P-17)- l]lRCEl(OS (DISPAkO)(L. JIUAMANCIZA) V ACCIONES DE TERCEROS REDES AfJ!fü\S 
ll/09/2000 08:4S 2.02 DESCARGA l!N RED AÉillA . HUMEDAD SlJClllDAD (S. PEREZ) s l'IWl'lAS 01! l.UZ om. SUH RHl>l!S AHRllAS 
1)/09/2000 09:4S 1.47 DHSCAROA su1•ERFIClAI. llN rum AEREA - 1 UJMEDAD (M. Al.ARCÓN) s CONl>ICIONHS CI.IMÁ"flCAS Rl�üES AE.REAS 
ll/09/2000 16:SI 7.27 LINl!AS CA.IDAS ANTES DEL SAD. 20m • TllRCEROS (INT>NTO Dll SUSTHACCIÓN)(M. AI.AJ(CÓN) s ACCIONES Di! TEllCCKOS REl>l:S AEREAS 
l-4/0911000 ll:46 l.00 RECAI.El'ITAMIENTO D> fUSWI.ES >N Sl!CC.l'OT. (CU!C.SB.268 A SAD.2272) • FALSO CONTACTO (F.CAC>l<ES) e l'IWPJAS 08 l.l/2 D>L SUI< [!QUIPOS l)E l'RUTl.:CCIUN Y MANJOll/<AS 
14/09/2000 ll:10 \ .GIi DESCARGA 1!N REíl AÉClli,\- NO DL'rnRMINADA (P. AOUlltJUl) s l'IWl'lAS DI! I.UZ Dl::I. SUR llEOl!S AHREAS 
1<1/09/2000 20:ll 2.21 DESCARGA l!N Rl!IYAER.l!A . l'l!LOTAZO CURCA AL SAD.2226 Y l-'ALT. DI! MAN'í. (l!.VAKOAS) s ACCIONES DC TERCEllOS REDES Ai!IU!AS 
, .. /09/2000 21:ll 2.l l  C/\IJU, Dlli'llCTUOSO Z-10  A Sll-1 121 • ENVl!/ECIMlf.NTO DBL MATERIAL e PROPIAS DL! l.UZ DEI. SUlt REDES SUDll!llKANl:J\S 
ISJ09/l000 ll:41 1.72 CORTOClRCUlTO EN kJ!I.) dfU¼ - 100 M. PASANDO llL l'l>S. 8<17 • nmcnRos (l'AVU.O l::tfflti.: FASES) (DATO : AJ./ s ACCIONl::S DE Tf::llCl:.llOS IU(l)ES AERf:AS 
16/0912000 10:41 0.2) NO J l,\ Y DEFECTO (C.DAVll..A) . A.]. R.ETlllAR I.OS CONECTORES EN SEC.5151 CON 11:NSJON s PROPIAS DE LUZ DÉi. SUlt O'Il<OS 
16/09/2000 1):22 1.77 COttTO cmcurro EN REO AC:REA. . POSlDU: R02A},.,{lENT0 CON PAL\ MECANlCA (SAfl.2880 I IEUH.AS kOlAS rr .. • s ACCIONES DH TEl<CEROS Rf:PES /\J:KEA.S 
J6/09nooo 16: 10 2.91 Di:SCAitOA SUl'EU.flClAI. EN RED AEílEA - U.OVlZNA EN LA WNA{V. CACl!Rllii) V CONDICIONES CUMÁTICAS REIJES AEIU!'.AS 
16/t1'>nooo J S:S-1 (.1.70 COllTO Clltcurro EN IU!IJ Al!Hl!A (W.J.UQIJI!) . COI.A DI! COMETAS l!N m. cmC.SliC.71)) A SAU 44C..2 V ACCIONES l>I! TERCJ:UOS HliJ)l:.S Al:'.IU:.AS 
17/09/2000 14.15 1.40 I.JNl!J\ CAlflA l fASE.S (W.Af'OUNAJUO) · CAll>A OL:: AIUJOL SOOl<t! UNL!A IOKV. V ACCIONES DE ·rnuct.::ROS IU:'.llliS AEl<EAS 
17/09/2000 ll:S2 4.40 l:'.N SEC.SBIO · Trw:'O UEFllCTUOSO • C. VAROA.S. s PROl'lAS DE. 1.UZ UEI. SUI< SUUES. íACION EI.EC.:'i'IUCA.S 
l &/09nOOO 12.0) S. 1 2  'íRAFO QUEMADO CON PcllDIDA OC ACEITE (SE. i77S) • l'Ok SOURH CAHGA (S.RECAJfll:) V l'ROl'lAS l>ll LUZ DEI. SUJ< SUIJESTACION 1:1.ECTklCAS 
lll/0912000 ll.56 H7 COHTOCUlCUlTO �N RED A.E:iµ-!A - IIOJAS OE PAlMcRAS (2 l'OSTl!S OESPI.Jts ue SEC. 7071) (DA VU.J\) s ACCIONES 01! 'JH<Cl:'.!tOS 1u:n1:.s AEIU!AS 
19/09/2000 l7:SO 6.40 Dl:SCAROA EN EL TERMINAL Dl! SALIDA Sl!.1194 A RJ.!l) AEREA • DEFIClENClA 1)1! MONTAJL! (S.IUiCAHTI!) V l'ltül•IJ\S l>l! LUZ DEI. SlJlt ltlil>E.S SUUll!RIV\NEA.S 
1 9/09/2000 18:00 6 50 EN Tlv\FO • AJ. JU!ALIZ.AR CAMBIO DE PUNTO na ) AL" ( J.RUl::DA) V l'ltOJ•IJ\S Dí! 1.UZ DEL SUR SllllESTACION 1.:1..l!CTIUCA.S 
l!ilto9nuoo 17.l9 S. 47 VIENTO CLIOCAOO Ci!RCA AL SAO.l0176 (I?. VAROAS)'Y.'l.lNUA SAJ.IDA Ul:L AMAIU:: DEL AISI.J\OOll (li.LUl'EZ) • I' s ACCIONES 01! lH<CEltOS HEUES AEIU� 
10/09/2000 08:12 0.)7 INTL!RRUPTOR DEFECll.JOSO t•os. 12110 (P. VEI.IZ) • l;'"N INVESTIOACION s l'JWl'IAS DI! 1.IJZ DEL SUR EQUIPOS DH l'RO"l"l!Ct:IUN Y MANIOlll<AS 
20/09/2000 011:1 1  O.ll INTERRUPTOR DE.FflCTUOSO ros. 1180 (P. VllUZ) - EN INVESTIOACION s PltOl'lAS l>I! LUZ DEI. SUR EQUll'OS DI! l'ROTl!CCION Y MANIODJt.A!i 
20/09/2000 IS:2<1 l ll CUltTOCmcurro EN LLAVES D. T DE LA SI.:'.. 268 • ENVl!.Jl!CIMJENTO (E. SUCLUPl!) c l'l<OPIAS DE LUZ OEI. SUlt SIJIJESTACION l.;l.l:CTHICAS 
20109nooo 16:)6 I.Sl COllTOCUlCUffO EN R.EP Af:k.EA ALllJRA DEL SAJJ. tOl 1 7 - 'f'ER:C�ROS (COLA DE COMETA) (l. I IUAMANCI.LA) V ACCIONES DE TERCEROS RHl>HS Aclll!AS 
20/09/2000 18:08 l 68 NO LOCAi.iZADO. NO DE'íERMINADA (R. CARl.0S) s l'ROPlAS DE LUZ 01:1. SUk OTROS 
2DJ0912000 21:)0 2.90 COllTOClRCUITO EN RED AEREA POR LINEA TELEFÓNICCA • TERCEROS · S1: ENCON"lltÓ ALICATE Y ÜNl:.A TELE s ACCIONES DE 11:ltCl:llOS REDES AEHl:.J\S 
20/09/lOOO 2 1 :0l 1.12 CADLE A TIERRA . ENVEJECIMIENTO D� MATl!RJAL (L. lfü!MÁN) V PltOPlAS DE l.UZ DEL SUR REDES SIJllTl!RkANE.AS 
20/09/2000 22:01 1 .32 CADLE A TIERRA . ENVE/ECIMIENTO DE MATERIAL (W. DIAZ) c PllOJ•lAS J)E LUZ DEL SUR IW111:S SUHTEIU<ANE.AS 
22/09/2000 11:)1  2'1.K5 eme. SI!. 786 A SAU. 21 1 1  • CADU! PICADO l'OR PERSONAL DE TELEfONICA LLEGADA A SAU. 2JI l(S 1•1:H.E.Z) s ACCIONES ne TERCl:llOS IWl>ES SUDTl':llk.ANl�S 
21/09/2000 17:lS 1 . 12  PASANDO ros. )42) POSTI! TELEt'ONlCO I DZO  CONTACTO CON UNE.A 10 !(V FASI! lNl11!lUOR • PfülSONAL AVEN< V ACCIONUS UE Tl.:llCEIWS RClll!S AEltEAS 
22/09/200() 10:SO 2.211 SIN Dl!l:EcTo . SOUltECAltuA (D. MARTELL) c l'llO!llAS 1>1! LU2 UEI. SUI< SlJIJL!S'fACION ELEl:"l'IUCAS 
22/0912000 I S:2S 4.11 CAIJI.E DErncnioso. ENVEJECIMIIWTO D� MI\ TEl<IAL (OAl'O ; f. cAcmu;s¡ e l'HOPlAS l)l! LUZ m:L sun ltl:11l!S SUIJTl:kRA.Nl:'.AS 
22/09nooo 20:Sl 0.90 CORTocmcuno EN RED AllllEA PAR'llCULAR . FALTA DE tMN'll:NlMIENTO (PATO : LUQIJI.:) V l'Jl01'1AS 01! 1.UZ DEL SUR INSTAI.ACll)NES l'Alfllt:UI.Al<ES 
2)/0912000 12:00 2. 12 DllSCAROA l:.N RJ::D AEREA SAB. 202SI - POR AVE. (A. CIIANO) s ACCIONES Dli 'll::RCHIWS REDES AEIU!.AS 
2]109/2000 19:ll 1. )O co,nocmcurro l:N RHD Al!RPJ\ ANTES Dlll. SAD.20162 - TURCEJtOS (J'fí A Sl! �RJ.:00 EN I.A Ri:D -COMETAS; ( s ACCIONES l>l! TEkCl!H.OS IU:111� AlilU!.AS 
l4R19/ltXIO 02:09 l.00 Dl!SCAROA llN SA0.oll'97 • CUl!LLOS MUl!llTOS AlJll!RTOS (2). Tl!RCl:ROS cnruoos AR11l:1cw.ES ANTl!S Dl!I. SA s ACCIONES Dl! 'llillCl!llOS flEI >l:S AEIU!.AS 
24Rl9/lll()() IS:01 JAO Ut!SCAltuA l!N lU!DUCTOlU.!8 DI! l'UNSION: :m 111-1 A SAD 2111-t • DAJO AlSLAM.ll!NTO (SIL S. l'l!.IU!'.Z) s l'llOJ•lJ\S l>I! l.UZ DEL SUR SUJJl!STACION EJ.lit:TIUt:AS 
2"/0912000 20:27 1.07 CORTOCll<CUITO EN RED AEl<EA (R. CARI.OS). COLA De COMETA. s ACCIONES DE TEJ<CEltoS ,u:uL:.S AJ:kl!AS 
lS/09/lOOO 01:211 2 87 liN cmcurro PAk'llClfl.AR (LINEAS CA!DAS)CI.IEITTI! Sl!MANFAP(SE. 1751) .  Dl:'.fECTO lNTEllNO (l>AlO t'.AGUl s PROPIAS DE LUl. DEI. SUR INSTAI.ACJONES l'Alfflt.:Ul.AltES 
25/09/2000 06:S7 6.2S AISLADOR ROTO Y LINEA DESCOLGADA PASANDO PDS.433) A SJ\Jl.279\l • CORROSION (P. AGUIJUU!) s PROl'lAS 01? l.UZ DEL SUk l<El>ES AERJ!.AS 
2S/09/2000 l l:)l o ll Df,SCAROA EN PMI. 785 • FALSA MAN!OllRA EN CllliNlE SEO!UPLAST S A. (LUQUP.) V PROl'll\S Dl! LUZ DEI. SUR INSTAI.ACIONES J'At<TIClJI.Al<liS 
25/09/2000 16:54 ) )7 CUEI.LO MUERTO /\lllEltTO ANTES Dl!I. SA. 29ll • RAMA oe ÁRBOL AN"ll!S DEL SAO "" (f.CASA.S) V ACCIONl!S Ul! ll!llCEHOS IUtDl:S AEllllAS 
lS/O!l/2000 17:0 1  0.9S CORTocmcuno >N RED AéllEA AN"rES Dfü. SA. 10208 . COJA pE COMETAS (f. ZJlVALI.OS) V ACCIONES OE TEltCHltOS ltEJ)J:S AEJU!AS 
2S/0912000 2).02 S.BK EN T!<ANSFORMAIX>R (Zl!V Al.LOS) • l'OR DETERMINAR V l'ROPlAS DE LUZ DEL SUH SUIJESTACION lil.l!CTIUCA.S 
26/0912000 1 1 :00 l.17 COl!TOClltCUfTO EN l<ED AJ!REA . NIDO D8 AVES (DATO : P�l<EZ) s ACCIONl� DE n:RCEllOS IU:DES AEREAS 
26/09/2000 17:54 0.9) NO I.OCAI.ILAIXI . J'Oll l)lffEllMINAR( P. VÉI.IZ) s l'itúl'lAS DE LUZ l>EL Slll< OTltOS 
27/09/lOOO 01:47 2.02 l.lNl!.AS CAll)AS DERJVACION 5014'1' A SAll. 10)81 - TERCl!ROS (CIIOQUE DI! Vll;NTO • POST!: NO.I · W. l.l.JQUE) V ACCIONES DE ·n:nCEllOS llEDl�Al:HEA.S 
27/0\l/2000 07:SI 1 .22 CORTOCmcurro í!N RI!D �ltEA ENTRE se. 67!2 Y se. 671ll . PALOMA (L. IIUAMANCIZA) V ACCIONES l)E TEllCEJtOS ltEDES AJ:IU�S 
27/09/2000 10:09 l .7S EN n.r. • SALIL>A Dl! ll.T. OEFECTUOSA (W. APOI.INARIO) V l'll01'l/\S DU LUZ Dlil. SU!< StJIJES'f ACION ELl:CTIUt:AS 
2ll/09/l000 21:19 l l.ll DESCAl{OA EN EL EMPAI.ME ASIMETR.ICO (SEC 67IIS A SEC.67K-4) . l!NVE.Jl:CIMlENTO UEI. MATERW. (W.UIAZ) e l'll0l'IAS DE tUZ DEI. SUlt IU:1>1!S SUUTl:ltRANEAS 
29/09/2000 06:08 2.88 CORTOCmcun·o l!N REDAtREA . COI.AS DE COMETAS ) l'OSTI!S ANTES DEL SAJJ. 2 184 (C. DAVUA) s ACCJONl:'.S íll! 'J'ERCEUOS 1rnOES Al.:tU!.AS 
lWO!J/lOOO 10:11 4. IS UNE.AS CAIDAS CIRC. TRONCAL Y CADI.e QUEMAOO SE.741 A Sl!. 1 1211 • Tl!RCEllOS DANA.RUN CAIILE (A. UAJ<ltll V ACC.:JONES UE TEltCEl<OS IU!l>ES SUUTEllKANEAS 
29/09/lOOO 09:]0 0.07 NO 1.0CAl.lZAlX> (0.RODI.ES) . SODR.ECAROA V l'JlOl'lAS DE LIJZ 1>1:1. Sllll EQIJIPOS 01: PIIOTECCION Y MANIClllUAS 
29J09nooo 10.41 0.50 AL CERRAR EL PUS-l-131 PROVOCO INTER.llUJ'CJON EN l.J\ si!. 1551 .  t'OR t.tAL MONTAJE 1.)1..:1. l'DS- .Sl.:Ct.:. l'OT. DE V l'ROJ•IJ\S DE 1.UZ DEI. SUk EQUll'OS DE l'itOTECCION Y MANIOURAS 
2\I/O<J/2000 IS:47 o.SK UESCAllOA EN RED AHIU!A � MANTENíMIHNTO f:N CAJ...ll!NTI! l!N SE. 1 840 (I'. 01.AYA) s l'ROl'lAS OE LUZ DEI. SUR 1umt:.s Al!IU!AS 
29/09/2000 19:20 1 .51 DESCARGA llN ru:o Al:llEA • fUt!RTl!S U.UVlAS (E.ZEVALI.OS) V CONJ)ICIONl:S c1.u ... tAT1CAS 1u:1n:s Al:111:As 
1oto9nooo 1 1 : 17 2. 1 5  RECALE.NTA.Mlc"'NTO DE FUS. -1-'AI.SO CONTACTO (V.CACE.RES) V PROPIAS DE LUZ DEI. SIJlt 1:QUU'<.JS DE l'ltuTL:CCION Y t,.iANIUllU.AS 
]0/09/2000 I0:14 O 9) NO UDICAJ)() . EN INVl!STIOACION (0.ROlll.�S) V l'Jl()J'LI\S DE l.UZ mn. SU!t OTllOS 
)0/094000 20:58 1.80 DE.SCARGA EN REO A.ERE.A · SUClliOAD-I IUMEDAO (E.LOPEZ) s l'ltOi•IJ\S Oi! LUZ DEI. SUR IU:J>ES Al::IU�S 
01/10/2000 1 1 :0K 6 S7 cutcurro PII.U-llS A ORINKS PEllll • DEFt.:Cro lNllillNO EN CI.IENTl; UlllNKS l'EllU (l'Ml125) (S l'Elll:l.) s l'ltOl'IAS DE LUZ UEI. Sllll INSTAl.ACIONE.S l'AltTICUI.AHES 
01/10/2000 llt5il l 70 FUS l'ltlMAfUO QUf!MAJ)O_ FASE R • SOURE CARtJA. (0.ROl)LES) V l'ROl'IAS DE LUZ DEI. SUI< EQllll'OS 1)1: l'IWlECCION Y MANllllll<.AS 
Ol/10/2000 Ol:5K 2.00 EN C.:ADlNA l'ARllCUI.AR AllTl.:SANIA TEX-11L (S.277S6S) - Sf.41 J • co1no CUlCUITO EN TEl<MJNAL ( IWl.:IXJI() ( ¡ V l'llOPlAS Dl: LUZ DEL SUl-t INSTAI.J\CIONES l'AKllCUt.AIU:.S 
02/10/2000 12:55 1.58 NO LOCAJ.ll.Al)() . POR DITT(:'.RMINAR (W. DlA.Z) V l'IWPLA.S Dl! l.llZ DEI. SUR OTltOS 
02110/lllOO 16:49 0.112 CAIJl.fi J)E o:r DA�AJ}O (U.A VI! UNJCA) · TERCEl<OS (.S. l'l!IU:.Z) s ACCIONES UE Tf:.RCl!ltOS .SlJUl�TAClüN l:1.1:CTl<IC.:AS 
Ol/10/'lOOO 10:46 1 .lS DHSCAltOA l:N SECC. ILJOIOO ANTES DEI. SAO. 2 1 1 4 .  TERCEROS (AVl.:) (k. llAMUS) s ACCIONES DE TERCl':IWS liQllll'OS DE l'HOTECCION Y t--lANltlilllAS 
04/10/2000 1-IAO S.17 COllTOCIRC.:UffO EN IU!I) Al!IUiA • TEHCI!llOS (SUSTRACCIÓN Dl! PUS. l767) (W. APüUNAIUO) V ACCIONES DE TERCEROS EQUU'OS OE l'ltOTl:CCION Y ....W,UOUllAS 
0·111012000 12.H O !J5 NO 1.UCAI.IZ.A.l"X> • l'OR Dl!Tl:kMINAR lT. ZAMOltA) V l'llOl'lAS DE 1.112 DEL stm OTllOS 
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ESTADISTICA PE INTE�!lUfqONES 11>·1rgi;:vtS'fA� - ,-uz PP- sun S.A.A. 

A¡'IO �000 

CJ;'N1'JW 

tl;'l'U,1 /10/(.,j n�·l·11,1 110/l:1 
11.IIH I.VT om·1::n1 :-1c.10.v¡.,;1, m-: (jlU.-1ICiHlll� uu.:-,&CJCUI'. 

/'/' ,\'t'1' .. 11.1.11 H:',V,\'/0.V JNJCJAJ. JN/Cl,U. t'IN,11. f1NAL .\'HHl '/Cl{J 

981 su 01 IO KV (M'í) 0</10/2000 21 :0l 041100000 ll:Jl l.62 CORTOCIRCUITO EN Rlill AERllA (DATO : f. CASAS) . TERCEROS (CHOQUE Dn l'OSTil ANIBS om. SAll. lOl<l) V ACCIONES DH TERCEROS Rf:DES AEREAS 

982 00 01 10 KV <•f
f

l OS/10/1000 11:SI OS/10/lOO'J lUl 8.07 I.INf:A SUSTIWDA( llEI. CIRC.T0\167 A SAO.lOSI )  • l'OR TERCEROS (A. DARIUONUEVO) V ACCIONl!S DU TERCl!ltOS IWDES AEIU� 

9Bl SJ º' IOKV (MT) OS/IQ/2000 14:SS 0S/10/2000 16:0 1.80 CUlCUnO rMI-l 13 A AOROPUCUARIA ESMERAI.DA . DEFECTO INTERNO P.N CUENTl: s PROPIAS DE 1.UZ DEI. SUR INSTA1.ACIONI� l'Al<TICUIAIU::; 

98< s Ol IOKV (MT) 06/10/lOOO 06:23 06/lO/lOOO 08:42 2.32 LINEAS SUSlRAIDAS CIRC. DERIVACIÓN 02161' A POS. 9 11  - 11!llCI::ROS (I!. VARGAS) s ACCIONl:S DI! TERCEJtOS 1u:1>L:.S AEREAS 

98l CII °' ID KV (MT) 06/10/2000 09:16 06/10/2000 12:19 l.Ol VIENTO ROTO ANTES DEI. SAO. •231 • TEl<CEl<OS (S. PEllf,Z) s ACCIONf:S DE TERCEROS HEDES Al:REAS 

916 PA OJ IOKV (MT) 06/IOilOOO 0916 06/IOl7,000 14:06 4.67 DllSCAkOA l.:N CRUCL.iA U.EOA.DA A SAll. 2Si7 • NU)() DE AVE (Ut! AJ.AMURES) (W. Al.llU:OU) s ACCIONl!S UE Tl!RCEllOS REl>ES AJHU:AS 

917 VM 'º IOKV (MT) 06/10/2000 09:}6 06/100000 11:16 l.67 NO LOCAl.tlAllO • SOORECARGA (E . LOPEZ) s !•ROPI.AS DI! LUZ DEI. SUR O'fROS 

981 DU 01 10 KV (M'í) 07/10/2000 18:ll Oll/1012000 01 :00 6 ,2 NO UUICADO . LI.IJVIAS EN 1.A WNA. V CONDICIONES CI.IMÁTIC/\.S llEl>ES AEIU:.AS 

919 o 06 10 KV (M'í) 0�10/2000 OS:2'1 Oll/10/2000 07:ll I.HS J)ESCAllOA EN CAUU! or. 10 KV. eme. SI!. )00 A SI!. 278 - l:NVEJl.!ClMU.:NTO UI!!. MATERlAL (SOCLUl'l.:) c J>llOl'lAS DE 1.UZ lll.!1. SUR lti:UI� SUIJTElrnANEAS 

990 e li 10 KV (MT) Oll/10/2000 ll:ll OVI0/2000 l·tUI 0.92 1.1,WI! De U. T . • 1 �I'. EN CORTO Cll<CUITO (L-YATO) , l'01( DlffERMJNAR c 1•no1•1AS DE. LUZ UEL SUR SlJIJESTACJON ELECTJlJCAS 

991 uu 01 I0KV (M'I') Oll/Ul/1000 ll:S2 Oll/10/2000 17.26 ) l7 lll:SCAROA EN AISl.AUOltES - J,'UE!tll! J.l.UVlA (V.CACl!RES) V CONDICIONES Cl.lMÁTJCAS 1(1:llES AElll!.AS 

'9l PR 1 1  IDKV (MT) 08/10/2000 20:35 08/10/2000 21 :-n 1 12 DESCARGA EN k.ED AEltEA SAU.3069 • POR. f"ALT. DE MANT.(M.AlARCON) s PROPlAS Ol! 1.UZ OEL SUR RED� AEIU.::AS 

993 L 06 10 KV (t.ff) 09/10/2000 10:16 09/10/2000 11:IS 1 .111 CORTO cm.curro liN rum AEkEA - TEk.CllROS (l lll.O OE COME
TA) s ACCJON� DE lT:RCEH.OS REI >l:S AflU!AS 

99< SA IS  10 KV (MT) 09/10/2000 14:28 09/10/2000 1 5:SO 1 . 37 COR TO CLRcuno (DERIVACION A SAJl 436-1) • TERCEROS (COMETAS) s ACCIONES DE TERCEROS REDES AEREAS 

99! e IS 10 KV (MT) 101ionooo 00.0S 10/10/lOOO 02:H l.67 CAULE l1ICAOO CIHC. DE SE. llil A SE. 1 144 - TERCEROS. e ACCIONES DE n:RCEl<OS IU::J)ES SUOTEIUtANl�S 

91)6 ST 1, IUKV IMl) IOIIU/lUOO 00:20 IOIIU/2000 Ul:ll 1.0S NU 1.0CALILJ\.1)0 • SOUIU!CAJtOA • 1 IUIMAN V l'ltüfll/\S DE 1.UZ DEI. SIJH urnas 

997 ª" º' 10 KV (MT) IOIIU/2000 11:19 1011unuou lll:OU -1. H l)ESCAltOA 1� IU:U AEIU!A • IJ.U\111\ V CONlllCIONE� Cl.lMÁ 1·1CAS IU:I >I� ,\.l.:l<EAS 
998 c 18 \ O KV (Mí) 10/10/ll.lOO 21:H IUJIO/lUOO 1)·16 U.IIS NO LOCAJ.ll.ADO -SOUllECARGA • Vlll.ASQUEZ. c l'llOl'lAS DE 1.UZ DEI. sun o-mos 
999 SJ OJ 10 KV (MT) l l/10/2000 02:48 1 1/1012000 011:) 1  S.72 EN CADLE C(RC. SEC SJ7.¡ A SEC.5371 (DATO : S. PEl-l.EZ) - EN l'RUl:lJAS Y LOCALIZACJON s l'ROl'lAS OC!: LUZ OEI. SUR REDES SIJlflUUlANJ:AS 
1000 NA °' I OKV (MT) 1 1/10/2000 011:oH l l/l!.ln.000 10:Sl l. 15  DESCAilOA EN l<EDAfüU!A (l)ATO : V.  CACl:.IU:'.S)· AVE (l'Al.OMA} V ACCIONES 1>1: ·n:RCEl<OS ltEllliS Al:ltEN, 
1001 ll6 06 10 KV (MT) 1 1/IU/lOOO 1 1 :)) 1 1,11112000 IS:lU l.711 CORTOCIRcurro EN llAkU.AS O.T. (LLA \/1! NO.l ül! S.P. t'OOONl!AOA) .  AVE (Nll)O DE l'AI.UMA) DATO. o. KOJIU V ACCU)NES l>E ·1c1tC.:l:IH>S SIJIJESTAC.:ION 1:1.1:c.:· 1"Klt.'AS 
1002 l'L º' IO KV (MI") 1 1110/2000 1):)) 1 1/1012000 I S:lS 2.ll) Dl�SL:AltOA t:N CAfJl.1! 10 KV (DATO : W. 1.UQUl!)- Tl:KCl:ltOS (CADIJ! l'ICAlX> l'Olt SEl>Al'AI.) V ACC.:IONI� l>E ·11:UC.:EIH)S 1u:111:s SIJUT!il(l(ANEAS 
100) NA °' IOKV (MT) 12/IO/lUOO 01 :ll  1111onuoo 0):14 I .IUI l>CSCAltOA HN l!(JUU'O l>I! MEDICIÓN HN SI!. 1 174 A SDA. 4117.T.Sl>A. 4138 - llN INVl!S'llOACJON.(lJ. IH>IU.ES) V l'itOl'IAS l>I! l.llZ DEI. SllH SlJJIESTAL:ION El.l!CT!U<.:AS 
,uo, NA 06 10 KV (MT) 121111/lOOO US:lS l l/lU/2000 07:"7 l.37 UESCAllClA EN RED Al�IU!A-ACl!RC/1.MU!NTO DE LINEAS (DATO : 0. llOUU!S) • 1-'Ul!RTCS VU�NTOS EN l.J\ LONA (\J V CONl>ICJONES CI.JMÁ"J"ICAS lllil>ES /\1:IU:'.AS 
IOUl SI ,. 10 KV (Ml) 12110/lOOO OS:SII ll/10/2000 1 1 :U S.211 CA.111.1!: Sl-14 A Sl! 1 1 1  • TERCEllOS (CAIJLI! PICAl.)Q). (J.CIUNOA) c ACCIONES l>E HmCl!ltOS JU:l>l:S SllllTl!JUv\UJ:J\S 
1006 ou 01 10 KV (MT) ll/lDnOOO 14:ll 11/10/2000 li: IU 2.110 CORTOCUtCurro EN tum AERl!A (DCSl'UES DEL J'DS.llll) . Lll'-IEA Tl:LE¡."ONICA CAll)A SOlJIU: Hll) IU KV. ll>AT V ACCIONES l>l! TEltCEIWS Hlil>l:S A.El<E.AS 
1007 e ll 10 KV (M'I") ll/10/2000 10:16 ll/10/2000 11:SB Ul su 621 A se Sll9 • TERCHkOS (CAOI.E PlCA00)-(1-'. CACERES) e ACCJON� UE ·nm.cmms IU:lll:S SUllll€IU<.ANI� 
1008 s 01 I O KV (Mr) l l/lQ/2000 02:06 ll/10/lUOO 01:lK S.17 EN cm.e. l'AR"nCUI..AR l'DS. llS4 A TI:.l.ElUOO - INll!llNO (DATO : M. AL.AH.CON) s PROPlAS DI! 1.U2 DEI. SUk INSTAI.J\CIONI� l'Al('J'ICUI.AIU:S 
1009 SA " 10 KV (MT) ll/100000 11:08 11/IMOOO ll: I S  l . ll  COtlTOCmcurro EN REO Al:'.REA Atfl�S DEJ. SAB.1418 • COLA DI! COMETA (DATO C.OAVll.J\) s ACCIONES DE TERCEltOS Rl'.UliS AEllEAS 
1010 SI. 02 10 KV (MT) 14/)0/2000 10:21 14/10/2000 1 1 :ll 1 .02 NO LOCAi.iZADO (DATO : L.IIUIMAN-W.LUQU•) • oN INVESTIOACION V PROl'I/\S DE LUZ DEI. SUU OTROS 
101 1 s O! 10 KV (MT) l-4/10/2000 18:17 l<l/10/2000 20:40 1.18 CUELLO MUERTO AHIBRTO - INTENTO DE ROUO-{M. Al.ARCON) s ACCIONE� DE ·rtRCEltOS l<EDl'..S AEtu:As 
1012 A 06 10 KV (MT) IS/1012000 0):09 ISII0/2000 04:ll 1 .07 NO UDICAl)O • AD!lJO SIMULTANEO CON ALIMEWT Al>OR A.09 V i'ROl'lAS DE LUZ OEI. SU!( REI >1:S AEIU.!AS 
101) VM 02 10 KV (M'í) IS/10/2000 19:S6 I S/100000 l0:S9 1.05 CEl.DA SE 121  l A SE 1114.DESCAROA EN INlliR.llUP'rOR • EN INVl!STIGACION- (lt.RAMOS) s l'l(OJ'I.A.S DE I.UZ DEI. SUR EQUIPOS 1)1! l'llOTECt:l<JN Y MI\Nl<>IIUAS 
1014 SA 18 10 KV (MT) 16/10/2000 18:16 16/10/2000 20:26 2.0U NO UOlCAOO (UATO : l'.VllLIZ-E. VARGAS) - EN lNVl!STIOACION s ACCIONl!S DI! TERCl!ltO� REDES AEJlEAS 
lOIS D 08 10 KV (MT) 17/10/2000 07:IS 17/10/2000 01:37 1.)7 COlffOCUlCUffO EN KED A�Rl'.A Cll!C. POS. 4Hll A SAD. 202 1 1  • A Vl!- (C. llÁVILA) s ACCIONES DI! 11mc1:1,os ltHl>ES AEIU!AS 
1016 L Ol 10 KV (MT) 18/1012000 10:l) lij/\MOOO 1 1 :SS I .Sl SUSHlACCIÓN DE CAD LE CAIS Dl!. u:r. - SUSTRACCIÓN OE CAULE CAIS l)ll U.T. s ACCIONES DE TE!tCl!IWS IU'.llES Ai:ltEAS 
1017 SA " 10 KV (MT) 11111onooo JS:IK 111110/2000 16:SS 1 .62 NO I.OCAl.tlAllO . SOOl<ECARGA (C. MAZA) s l'ltül'lAS DE 1.UZ l)lll SlJI< OTROS 
1018 s Ol IO KV (MT) IK/10/2000 18:ll lll/10/2000 20:ll 1.6H NO UlllCAfJO • EN INVl:SllClACIÓN s l'i<Ol'IAS m: LUZ 01.;l. SUH fffltOS 
IOIU L UI I O KV (MT) 19110/1000 10,so IIUI0/2000 l t09 Ol l>l!CAIWA l'!N 1!1. TllAl'O 12.9 l)ll SI! 1411 �N LA S/\J,1111\ .. J'(Jtt AVli (W.Al!l<J!OU) s ACCIONES DI! TEltCEIWS SUIJl:STACIUN El.Et:TIUCAS 
IU20 SJ 01 10 KV (MT) I\UIU/2000 IIU4 lWIU/lOOO 10:-n l .l!ll NO UUICAl>O · SOUIU!CAlt(lA (A.Cl�Q) s l'ilOPIA.S Dli LUZ DEL SU!< OTllOS 
1011 CII ().1 IU KV (MT) lO/i0/2000 06;)0 lUIIMOOO 011:07 1.62 POSTE. CHOCADO PASANOO SAD. 1072" - TliRCEl<OS {CAMIÓN WU-l lSl) (E. VAROAS) s ACCIONES PE ·1utCE1<0s REDES AEIU!.A.S 
1021 2 16 IO KV (Mf) 10/10/2000 09:IS 20,1onooo 17:)!l BAO CAIJLE 1>mAOO eme. SOi A SE. SSI T SAD. "3)6 - roR TERCE.l<OS. (J.!. SUCLUPE) c ACCIONES DE TI!ltCl.:UOS ltEJ)ES SUIITl.:Rl<.ANl:J\S 
JOl) s º' 10 KV (MT) 20/10/2000 10.02 20/10/lOOO 2 1 :48 1.77 CORTOClltCUffO llN ltiill Af:.REA (AfffES 01!1. SAll.10178) - lCRCl:ROS (PELOTAZO) - (UATO R. 1 IUAPA YA) s ACCIONES OE TEHCl:l<OS IU::OES ,\EIU:.AS 
1024 SA 'º 10 KV (MT) lOIIMOOO 20:59 20110/2000 22.0H 1 . 1 5  NINGUNO (DATO : S. Jlt::RJ"l...2.) - EN INVES110ACJON s l'll01'1AS l>E LUZ DEI. SUI< OTROS 
102s ST 12 10 KV (MT) 21/10/2000 07:12 21,1onooo to:1-1 l.70 co1noc111.curro EN DARRAS O.T . .  TERCEROS (NIDOS DE AVE)(L.UQUI.!) V ACCIONES DE lHlCEltOS surn:STACION El.l:CTl<JCAS 
1016 SA 12 10  KV (MT) 21/10/2000 16:IS 21/10/2000 17:-10 1.--12 CORTO ClftCUTfO EN REO AERl.:.A • COL'\ DI! COMETAS CERCA AL SA0.49S6 (S.PEkfil) s ACCIONl!S DE TEl<CEROS ltEUl:S AEIU�S 
10l7 SA IS 10 KV (MT) 22110/2000 06:16 1u1onooo 10:S7 •US CORTO CIRCUIT

O EN LINEA M.T., POSTE ROTO . •  TERCEROS (l'OSTU CIIOCADO) R.RAMOS s ACCIONES DE TE!tCEl<OS IUil>ES AEIU:.AS 
1021 l'A O! 10 KV (MT) 22,1onooo 07:02 22/10/2000 10:411 J.77 CORTO CIRCUf

fO eN RED AEIIEA • RAMA CAIDA SODIU! LINl!A IOKV. CERCA SAD.lOBUl (M.AI.Al<CON) s ACCIONES DE ·nmct:uos ltlil>I� AJ:l<EAS 
1029 CII O! I0KV (MT) 12/10/2000 09:SB 22/llVlOOO 10:SO OJl7 CORTO CUtCUI

T

O l!N 1um /illllliA - l'OSTJ! CIIOCAJX) CEllCA A.L SAll.1796 (DATO : IUNOSTl<OZA) s ACCIONES UI! TERC.:lmos l(EllESAlilll:.AS 
10)0 ST ll IO KV (MT) 22110/2000 lll:07 ll/10/2000 IK.SS O.HU NO UUICAIJO - llN INVoS'llOACION (DATO : W.Al'OI.INAIUO) V l'/lOl'IAS DH I.Ul JlEL SUR OTIHlS 
10)\ u 0-1 10 KV (MT) 2l/lO/ll.100 02:22 ll/lM:000 17.04 14.70 Dl!SCAROA SUPL!kHCIAl.. EN 'll!HM!NAL llXll!RIOR (A S.AU )lll)- I IUMl!l)I\I) c t:ONl>ICIONl:S CI.IMÁTIC/\.S HEDl:S AEIU:.AS 
10)2 o 06 10 KV (MT) 23/10/2000 04:11 ll/1012000 12:)7 ,.oo EN PMJ-137 ACl..!RCM{IENTO DI! FASI! R A TLERRA -FALSO CONTACTO EN l'MJ-237 c CONDICIONES CLIMÁTICAS INSTAI.ACIONliS l'Al<TICUI.Al<ES 
!Oll s º' 10 KV (MT) 13/10(1000 0(,.46 ll/10/lOOO 14:SII ll.20 l>ESCAJtGA EN TlillMlNAL Uf! LLl!OAl)A AL SAilllSl • EN lNVl!.STIOACION s PROl'IA.S OH LUZ. DEL SUR REI >ES Al:JU!'.AS 
10)1 A lú lú KV (MT) ll/10/2000 IS.H 23/IOnOOO IS:SS O.S2 NINGUNO • SOUl<.f:CAR.GA Al. NOllMA.Ul.AR A-01 V PllOl'lAS DI.! J.UZ Dl'!I. SUk EQUU'OS UI! 1•1<0T1:cc10N Y MANlOIJltAS 
IOH A 20 10 KV (MT) 1)110/2000 16:1) 23/IOflOOO IC.:S8 U.7S NINGUNO · SOllRECAROA Al. NORMAi.iZAR A-10 V l'ROl'lAS Dl! LUZ OEI. SUR EQIJll'OS DE l'lhH�CCION Y MANIOIJRAS 
10)6 ST 12  10 KV (MT) 24110/2000 1 1 :H H/10/2000 I S: ll  J.110 CORTOCIRCUITO l:N TADI.ERO u:r. - REPARACION PROVISIONAL DEFECTUOSA (TECSUR) V l'llOl'lAS 1)1! LUZ DEL SUR SUIJESTACION El.EC"rlUC.:AS 
10)7 SJ O! 10 KV (MT) 24/10/2000 1 1 :29 l•\/10/2000 16:lS 4.9) POSTE CIIOCAOO Y I.INI!AS CAIDAS OESPUES DEL PDS.4608 - 11:ltCEROS (CAMION WF--4081 : DA.TO H. \/MUAS) s ACCIONES DE ·rnRCEHOS IU:Dt:!'i AEN.f:.AS 
I0)8 CII ().1 1U KV (�fl ) HII0/2000 1 1 :lll 14/10/2000 12:lli 0.80 co1rrc,cmcurro l!N flliU AEIU!A CERCA AJ. SAD.11161 . RAlvlAS OE! ARJ)Ol. (DATO : C. IJAVJl.A) s ACCIONES l>E Tl:JtCltltoS 1( 1:1 >ES AEltl!.AS 
10)9 l)J 03 10 KV (MT} HII0/2000 1 5:S4 24/10/2000 19. 12 ).)O COltTOCUlCUITO 1!N IU!O AEIU!A Cl!kCA AL SAD.2CM9-e - nmccmos (PflOTAZOXEJ.OPEZ) s ACCIONES DE TEkCEHUS Hl:IJES Al'.l<l!AS 
1().10 Sk º' IO KV (M.I ) H/J0/2000 17:14 24110/2000 1 8.48 1 . 57 nw:o Ul!fEClUOSO l!N SAD. 1080) (TkAFO 10/2.) KV.) - EN INVESTlGACION (DATO : M. OSUIUU) V l'l<Ol'lAS DI: LUZ l>El. SIIH SUlll:.STACION El.t:CTIUCAS 
1().11 SA I !  1 0  KV (MT) H/10/2000 17:Sl 2-1/IUJlOOO 20:111 2.-1) DESt:AJWA E!N El. rns.2uo 1 1-'ASC! OESPKENOU)A • FALSO CONTACTO (P.Vl.!l.lZ) s i'ltül'lAS DE 1.UZ DEL SlJJ< EQUll'OS l>E l'IWTl:L:CION Y MANIOIJK,\S 
I0-12 VM l l  10 KV (MT) 2'1110/2000 20.lll 14/10/2000 21 : 17 O 6l CORTO CIRCUITO EN iu:o Al:REA . vmNTO CIIOCAJX) l.!N PúSTI! POSll� DE UAJADA A RED StJIIT.(l'.AGUUW .. I:) s ACCIONES DI! "fEIH.:mws ltJ'.iJl:S Al�IU!.J\S 
10.ll PL 06 I U K V  (M"I ) lS/10/2000 IO.U7 25/10/1.lX.IO ll: 1 1  l.U7 CORTO CUtCurro EN REDAEflliA . CIIOQUE Dí: ros·rn EN AV. E L  l'ARAISO # 777 (W.J.UQUE) V ACCIONES l>H Tl:llCEIUJS IU:1)1:S AEIU0\S 
1044 z O! IU KV (MT) lS/10/2000 1-1: 10 lSIIU/2000 15.10 1. 1 7  C.:A.UU! Ul!fl:C11JOSO CIRCUITO Z-09 A SI!. 1706 · ÉMl'AJ.ME l'Ull..:U.I (W. DlAZ) c l'RÜl'lAS ne 1.UZ OEI. SUI( 1t1:1>1:s su11·11:1rnAN10\.s 
ll>ll IU' º' 10 KV (MT) lS/10/2000 111:SB lSIIO/lOúO 10:SI 1 88 NO IIJ\Y UEFP.L'TO . l'Oll UlffEKM!NAH. (1.UULEl>O) V l'ftül'IAS IJE 1.UZ. UEL Sllll OT!<OS 
1046 SA " 10 KV (MT) lS/10/2000 21 : 1S 2SII0/2000 ll:)11 2.lli C.:Ol<TO cm.curro l!N RED AER..E.A • l'lffAROO FUl:GO ARTHFICIALES C.:l..:RCA AL SAU.10001 tE I.Ol'EZ) s ACCIONES DE TERCEROS lll]>ES AEIU:AS 
11>17 SA ll 10 KV (MTI 16/10/2000 10:ll u,11onooo 1 1 .10 U.110 coirrocmcurro fiN REO AEREA DERIVACIÓN A SAll. 20191 - AVE (PALOMA) (S. rEREZ) s ACCIONES DI! TEHCl.:ltOS Rl:l>t:s AEIUiAS 
""' A "" 10 KV (MT) l(JI0/1000 16:111 16/lil/2000 17.)6 1 . ll SlN UEfl!CTO - MAl..A ROTUl.J\CIÓN l!N 1'11S. 3128 (C.USA.Nl>IVAJlliS) V l'ROl'IAS ne LUi!. DEI. SUR ffJltOS 
'"'' s O! JO KV (MT) 26110/2000 111: 18 26/10/2000 2l:S6 j.61 EN cmcurro PAltTICUI.Ak . DLWECTO INTEllNO s l'l<Ol'IAS llf! LUZ J}l:L SUlt INSTAI.AC.:IUNES l'Al<TICUI.ARES 
IU�O " Ul l )  KV lt.ff 27/10/2000 (k'..-l l 27/I0/2000 OH·Uj 1 S7 Dl!SC/\JlGA l!N eme l>ERIVACIÓN A SAll. 1196 · ACl'.RCAMWNTO Ul! I.INl:.AS (VANO IAllUO) Vil:NTOS ff z1:VAI. V /\CCIONl:S DE nmc1:uos IU\l>ES AEl<EAS 
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Ct'NTUU 
t'liCIU 1/(JJU J-"ü.'ll,I IIOJU 

ru11:: 1.vr OJl�'I::Hl�-ICJO.VJ:-:S l)J:.' (�IU.-,J(,'NIJJ'. J.Ol'.-,,Jl,'UUI� 
N" sa .IJ.J,\I n�·ss11,,v IA'/l'UI. JNICl,11. t1N,JL FINAL .\'J;"Hl'ICJO 

IOll L 04 I O KV (Ml) 27/10/2000 10;)8 17/10/2000 ll;41 l.Ol IJNEAS CA.IDAS � TURA PEJ. SAB. 1772 . ARJJOL (M. ALARCON) s ACCIONllS DE 'fERCEROS REOES AEREAS 
IOSl SL 04 IO KV (MI) 27/10/2000 1 1 ; 1 )  17/10/2000 12:22 l .ll CORTOCIRCUITO EN RED At:Rl!A A>rl'ES lla 5AM. IOlll • TcRCEROS (COLA llli COMETA) (O. ROBLES) V ACCIONES DE TERCEROS Rfü>ES AEIHU\S 
IOS) VM 02 I O KV (M"I) 17110/2000 12:)6 27/10/2000 l•tOO 1.40 CORTOCIRCUITO AJ.TURA DEL SAO. lSSH - A VE (l'�OMA) (C. DÁ VIU) s ACCIONES DI! TERCEROS llf:Dl:S AEIU!AS 
IOS4 IIP 02 IOKV (MI") 29/10/2000 �:41 29/10/2000 06:S7 2. 16 DESCAROA EN RED PAR11CUI.AR DEL INSTfllJJ"O 0.(ros·TE N-l) • F� T.llE MANT.(E.TOLEI)()) V PROPlAS DE LUZ DEL SUI<. INSTAI.ACIONf� l'AlffJCUIAIU/� 
IOSl D 12 IOKV (MT) 29/10/1000 09:) 1  29/10/2000 IS:30 S.<JB CORTO CIJlCLílTO EN RllO AERl!A CIRC.PARTICULAR COINUE - RAMA Ofi ARUOI. ( E. VARGAS) s PkOl'lAS DE l.lJZ ül!L SUR INSTAI.AC.:IONES l'Alfl"IClJl.AIU:S 
\OSG SI\ os 2.l KV (MI") 29110/2000 21:14 )0/10/2000 01 : 14  2 00 NO UUICAIX> • NO Dl:TERMlNAOO V PilOl'lAS DE 1.UZ DEL SlJll OTKOS 
IOS7 CII Ol IU KV (MT) )U,10/2000 00:20 )0/10/2000 Ol:SO 3.SO LINEA SUSlllAJDA DI.: M.T. (Dl:RJVACION A SAIJ 20176)-Tl:'.RCEJtOS (W. A!JKJ.::OÚ)¼• s ACCIONl.iS 01111iRCEltOS REl)ES Al:l<E/\S 
IOSII NA 01 2.J KV (MT) )0/10/2000 l l:S9 lOII0/2000 12A6 0.78 EN cmcurro ALUMUIW)() t'UOUCO D.T. - CORTOCmcurro EN RED A .... - 220 V (F. CASAS) V l'ROl'lAS Dll UJZ. DEL SUk SUUl:STACION 1:1.1:CTM..ICAS 
IOS9 SR 09 IO KV (MT) )0/10/2000 14;S7 30110/2000 lS:H 0.4S crnrrocmcurro e:N"ml! se. 6'782 A se. 61111 - AVE (PALOMA)(S. llliCARTE) V ACCIONES DE Tl:RCEitOS REUl:S AEIU�S 
1060 A 08 IOKV (MI") ll/10/2000 09:,io ll/10/2000 10:0l 0.)8 OH:::iCAROA EN TER,MINAL DE BAJADA DEL PUS. 3262 A SU. 946 - MONTAJE: Ulffl:'.CTUOSO (L.l lUI.MAN) V PROl'IJ\S DE 1.UZ DEL SUlt IWl>ES AERJ!AS 
1061 SI 01 10 KV (MT) ll/10/2000 09:·U )1/10/2000 IU:O 1 . 1 0  SOUIU! CA ROA (R I.LOSA) - EL CLU!NTll DEL PMU I l (AORO ESMERAJ.OA) s l'ltúl'IJ\S DI! l.lJZ DEI. SUR JNSTJ\JACIONES l'AltTICUI.AJ(l;S 
1062 A 10 ! O KV (MT) 11110/2000 12:0'7 )1/10/2000 12:Sl 0.77 SI.N DEFECTO - INVE8110ACION 01! ACíUACION UE PllOTECCION EN 1.A Sl!. 1775 V l"'ltOl'IJ\S 01.i LUZ DEI. SUK OTitOS 
106) Sil 09 IO KV (MT) )1/10/2000 11:41 ll/10/2000 16:14 VIS Df:.SCAkGA ÉN H.ED AER.f:.A . LINEA DESCOLGADA (VIENTOS fUER°lcS EN u\ ZONA) E:rou:::uo V CONOICIONc'.S CI.IMÁTICAS llf:DES AEltEAS 
106-I Cll º' IO KV (MT) Ul/1 1/2000 l l:0) 01/1 1/2000 IS:11 2. I S  NO LOCALlZAOO - N O  DETEltMJNAIX> (11. LOP!lZ) s í'IWPlAS OE l.UZ DEL SUR amos 

IOGl o 0G 10 KV (MT) 01/1 1/2000 111.25 01/1 1/2000 21:ll ). 10 NO UUICADO . NO Dl!TERMlNAOO (L. CACERES) c l'ROl'lAS DE LUZ DEI. SUR OTROS 
)Ol,6 o 09 10 KV (MT) Ol/11/2000 07AII 02/1 112000 07.SS 0. 1 1  t:AIJl.l:'. Dll COMUNICACIÓN l:N co1nocmcuno l:.N FAS!: VHl.illl:.-UI.J\NCA • Al NOllMAUZAR l.AIX> DE U.T. DEL c f'ROl'IJ\S Dl! LUZ DEL SlJH SIJIJl":STACION EI.Et:TIUCAS 
1061 o ll IO KV (M"I ) 02/1 1/2000 09:(H 02/l iflOUO 0909 U.011 EN SH 9111 (AUIUO SlMUI.TANl!O CON G-09)- Tlt.AFO DEFECTUOSO EN SE. 9111 (D. CUHAS) e l'IWl'IAS DI! LUZ Dl:L SlJlt 1:QUll'OS OE l'lt0Tlit.:CION Y MANIOIJl<AS 
106. z º' 10 KV (MT) 02/1 1/2000 11:10 0)/ 1 1/2000 02:12 &.37 CAIJLE QUEMADO SE. S2011 A SAD. 20'JS • MONTNE (J.GOMEZ-J ANGULO) c f•ftOf•lAS DE 1.UZ DEI. SUft 1umES SUUTEl<R.ANl.:.AS 
1069 z 1 4 IO KV (MT) 0111 1/2000 20:)l 02/ll/2000 10:44 0 22 NO t.OCAll2AIX> - SOOR.ECARGA (P.fERCOVICll) c PIWPlAS l>E I.UZ Da SUR OTROS 
1070 o 09 10 KV (MT) Ol/1 1/2000 07:56 OlJI J/2000 1 1 :01 l. 10 NO i.OC/\1.IZAOO - POR DETERMINAR (IJ. W\llTEI.) c l'IWl'lAS 1>1! LUZ DEI. SIJR O'J"l(OS 
1071 S"f " 10 KV {MT) 0)111nooo O&:l-1 Olll 112<XIO O'J:l2 U.97 co,rrocmcurro l:N kl!D AtREA . HU)() l)[! rAJ.O�tA EN SAU. JI.),¡ I ') ( f. CASAS) V ACCIONliS 1>1:: TERCEl(OS IWl>l:S Al:Rl:.AS 
1072 CII CM IO KV (MT) 0)/llnOOO IS:Sl Ol/11nooo 16:H I.OS COlffOCIRCUJTO EN RED At:llliA CI 1� A SI!. 707 . RAMAS 01! .AJl.llOL (S. l'l!Rlll) s ACCIONES UI! 1Htc1:1ws l<lil>ES AJ'.IU:AS 
107) z 01 10 KV (MT) Ol/ 1 1/2000 l'J:Sl 0311 1nooo 10:57 1 .07 1.1.AVL: I SP EN COllTOClltClllTO (FA.SI! S) - l!NVl!Jl!ClMU!NTO Dl! MATlllUA.t ( DIAL) c l'IHll'lAS l>E I.U/. DEI. SIJH SlJlll�TACION 1:1.n:ntlCA!::i 
1074 A 2 1  t o  KV (MT) 04/1 1/2000 o-i:IS 0411 1/2000 l'):4') lU1 t:OltTCX:ul<.:urro EN 1um Ai!IU!A. Tl!llCl!IH>S (CI JOQUI! Ol! l'OSTC!) V ACCIONES 1)1! TlmCEIU>S IUil)I/S Al:ltl:.AS 
107S l. Ol 10 KV (MT) IH/1 1/2000 21:U llS/1 111000 01:00 ),01! co1no cmcurro EN Rm> Al!IU!A • fUl:kTES Vlf�TOS E.N l.A ZONA.(J.RAMlllEZ) s CON! >ICIONES t:I.IMÁTICAS l(l!l>ES Al:IU!J\S 
1016 IIJ Ol IO KV (M' I )  º"1 1111100 00:2) os11 1nooo 07:10 6.711 co,rrocmcurro l!N Ul!U AfiJU� . Tl!kCl!UOS (COI llrJl!S) s ACCHJNl!S l>I! Tl!IH.:t:l<OS l<lillliS Aliltl!J\S 
107'7 SI. 01 10 KV (MT) US/1 1/2000 07:26 os,, 1/2000 011.: \ S  0 82 co,nocmcurro l:N l"ll!D N!IU!.A eme. SI!. 611'> A SAO. 4S9) • Tl!kCllltOS {IWCl! 1)1! l'OS"ll!) V ACCIONES l)l! Tl:Rt:EJ<OS l<l!IJE!:I AEl<l'AS 
10'711 A 01 IOKV (MT) OG/ 1 1/2000 09:21 0611 1/2000 09:H O.Sl NO LOCAl.lZAJ)() · SOUllECAROA (F. 2EVALLOS) V l'IWl11AS UI.! I.IJZ DEL SIJI( SUIIESTACION 1::1.ECTHlt.:i\.S 
1079 cu os IO KV (MI) 06/11/2000 11:38 06/1 1nooo iS.09 2.Sl OESCARGA EN REnA!:JtEA ALTURA UEL SAlJ. 4ll9 • PASTOR.Al. A.J'. CERCANO A LINl!A 10 KV (S. i'l:.1<.J:.l) s l'lt01'1AS UE 1.UZ D1:1. SLIK ftl:UES AJlkl:'.A.S 
1080 o IS 10 KV (MT) 06/1 1/2000 19:14 06/\ l/2000 2 1 :) 1  2.28 NINGUNO (P.FHRCOVlCII) - l!:N C.AOLE 10 KV. DEL G-01 (AORJO SUvfULTANEO CON G--01) c PROPIAS DE LUZ Ul:I. SUR EQ\Jll'OS 1)1! l'llO"fECCJUN Y MANIOlllv\S 
1081 o 01 IO KV (MT) 06/1 111000 20:SS 06Jl l/2000 2 1 :40 0.7S CADINACLlcNTE (M. YANOALI) • FAl.SA MANIOBRA UEL CUEN11! 11011!.L SIIERATON l!N CAIJ.l'AHTIClJJ.All. c l'IWPlAS üE LUZ DEL SllR INSTAI.ACIONES l)AJfrJCUJ.AH.ES 
10&2 VM 1 1  1 0  KV (MT) 0111 1nooo 14:26 07/1 )/2000 18:2) J 9S COl<TOCRCUITO �N Rell �REA - TERCEROS (1\1.AMllRE EN DERJVACIÓN A SDA. 20907) (llATO ; P�Rl"'2 S.) s ACCIONES DE TERCEUOS IU.::1 >ES AERl�S 
1011) A O) IOKV (MI") 071 1 1 /2000 19:2) 0111 1/2000 20;27 1.07 POST!! Y CAUrn SUUU>A CIIOCA.00 CIHC. SI! 1026 A 1638 (W.1.UQU8) - POll TERCEROS CAMION DE N.ACA ZG-7.-'> V ACCIONl:S DI! TEJ<CEROS 1t1:l}ES AEIU�S 
IOIM SA l l  10 KV (MT) Oll/1 1/2000 07:S6 081 1 1/2000 ll:Ul 4. 12  CORTOCIRCUITO EN lllil) �IU!A ALllJllA DEL SAU. 20460 - lllRCEROS (FU!RltO Dll CONSTRUCCIÓN) (S. pmu;z¡ s ACCIONES l)l! Tl!ltt:1.mos Rl:I )ES Al:ltEAS 
IOHS l)J 02 IO KV (MT) 01111 1/2000 08:IV 011/1 1/2000 1 9 0'7 10.32 Al.TURA l'OS'rn 4 DmllVACIÓN A J. FLORP.S (PMl--01 1 )  - 11!1<CllROS (SUSTRACCIÓN IJll LINEAS 1 .200 MTS) s ACCIONl!S DI! nm.crmos IU:'.DES AElll:'.AS 
10ij6 SA IS  I O KV (M"I) 011111/2000 16:-IB 011/t 1/2000 17:SS 1 . 12 CORTOCIRCUITO F.N RED /\tREA EN U 200 TRAMO PASANDO SAD. 2897-l"El<CllllOS (AJ. IN11!NTAR l<l!TUlAI< CC s ACCIONES 01: '11:RCEllOS lll:l>ES AlmEAS 
10,1 se 2 1  21.'JKV (MT) OIL/1 l/2000 12:)) 08/1 1/2000 l):I) O.G7 CORTO cmcurro EN LINl!A n:r. (lJSANOIVAJU!S) .  TEllCl!ROS (POSTl! DL! U.T. :nro IV• CIIOCAl>O) V ACCIONHS DI! Tl!H.Cl:ltOS l<EI WS Al!HEAS 
iOii flJ Ol 10 KV (MT) O'J/1 1/2000 o,.,s ow1 1ntw.10 12:-10 l.92 NO i.OC/\1.IZAI)() · NO PRl!CISADA (M. A(.ARCÓN)'Y,•CORTOCUtCU[fO eN IU!I) AJl(UtA l'OR CIIOQUE PE l<ETENlll s ACCIONl!S 1)1! Tl!RCEltüS ltEl>l!S Ai:IU:'AS 
1111� VM 14 10 KV (MT) 11911 1n1100 10.IMI ow1 1nooo 1 1 ,21 l.ll lll!ICAltOA l!N Rl!ll /ll!llEA (J.M. l'l!Rl!l) • Al. l!Fl!CllJ/IR RllTIRO Dr. NUJOS l'OR PERSONAi. ile MANTl!NIMll!NfC s PllOPIAS Dl! UJl DEI. SIi!< JtEllWi AEIU!.AS 
1090 l. OJ IO KV (MT) llWll/lllOO 10;2' uw1 1nooo ll;IO lll.6H NO LUC/\1.IZAIJO . NO lllflllllMINAOO-l!N INVl!!fllOACIDN (R. llllAl'/1 YA) s l'l<Ol'IAS L>I! 1.UZ lll!I. SUH crrnos 

1091 l'A Ol 10 KV (MT) O<J/1 1/2000 10:57 O'J/ 1 1/2000 1 3.00 2.0S COH.TOClRCurro l'OR ltAMAS ALTUH.A Dl!L PMI-S16 � TWlCEROS (PODA �l!AH.DOL) (1-'. AGUlltHE) s l'ROI•IAS l>l.! LUZ LJl:L SUH lNSTAlJ\CIONl!S l'AHlR.:UIAJUiS 
1092 SA 11 IOKV (MT) 09/1 1/2000 2);)6 10/1 1/2000 00:24 0.80 Dl!SCAROA EN ros. 928 - NU)() DE P�OMA (P. VELIZ) s ACCIONES DE TERCEROS EQUU'OS Ul! l'RO'll/CCION Y MANIUIJIUS 
109) SI. 07 J O K V  (MT) 10/1 1/2000 09AS 10J1 inooo ll:11 l.Sl LlNl!A A.EIU:.A "f ASE s· Sl! DESCONECTÓ DE AlSLAOOfl. ulmuoo . FALSO CONTACTO (EN l'kU-.U:ll l'OSTE) (J. üot V 1•no1•1AS OE LUZ DEI. SIJlt Rl:Ull!:i AEJtEAS 
1094 A 21 10 KV (MT) 10/1 1/2000 I0:0 10/ 1 1/2000 12:06 1 .3& NO 1..0CALlZADO ( f.ZEVALLOS)• l:.N lNVESllOACION. 

V PROl'IJ\S DI! LUZ DEI. SUR OTkOS 
109S PA CM IO KV (MT) 10/1 1/2000 17:)) 10/1 1/2000 19:Sl 2.ll CORTO cmcurro l!N RED Af!IU!A - COLA DI! COMETAS CERCA AL SAll.2040) (l UNOSTllOZA) s ACCIONES DI! 11mcrnos REUL:S AEIU:.I\S 
1096 SA 20 10 KV (MT) 1 1/1 1/2000 OY.H 1 1/11/2000 10:41 1 .28 DESCAH.GA A llEk.RA I POSTE ANT� Ol!L SAD.20269Y.•DESCAROA 1\ TIERRA EN El PDS.4023 - A Vl!S (NIOOS I IEC. s ACCIONES LJI! TEltCEkOS ltl:llES AEHl�S 
1097 UJ 02 IO KV (MT) 1 1/1 1/2000 10:17 11/1 1/2000 00:1'7 14.00 CORTOCIRCUITO EN RED AHfillA (ROOO LJI! UNUAS). TERCEROS ( L. VALEN'íE) s ACCIONES lJH Tl:RCJ:'.ROS IU:DES J\.EllEAS 
1091 L CM IO KV (MT) 1 1/1 1/2000 14:17 1 1/1 1/2000 17:UO 2.72 DESCARGA EN RED AEREA Y CUELLOS Ml.Jl!RTOS Allll!RTOS (ANTES SA0.2777) -AVlf(NJl)O AL T. SAfi.27114) s ACCIONES DI! TERCJ.:UOS l<EDliS AEltEAS 
109� s º' 10 KV (MT) 1 1/1 1/2000 17;)6 1 111 1/2000 l'J:4S 2. I S  CORTO CIRCUITO l!.N lU!O Af!IU!A (l!.I..OPl!Z) - COLA DI! COMETAS Cl!RCA AL SA0.2154 s ACCIONES DE TERCEl<OS IU:l>ES Al!IU:.AS 
1 100 VM 14 10 KV (MT) 11/1 1/2000 Jl/,;27 1211 inooo Ofl:21 1.93 FUSWI.E l'RJMARIO QUEMAOO - ENVl!Jl!CIMU!Nro DE MATERIAL (P.AOUIIUU!) • l'HOPV.S DE I.UZ 1)1:1. SUH EQIJJl'OS DH J'ltoll!CCION Y MANIUIJl(J\S 
1 101 SJ 01 10 KV (MT) 12/1 1/2000 0'):)0 12/1 1/2000 09:}6 U. 10 fUSIOLI! PRIMAIUO QUll!I.VJX> • FALSO CONTACTO (P.AOUIRRI!) s l'ROJ•lAS 01! LUZ DEL sun 1:QUll'OS DI! l'ROTl!CCION Y MANIOURAS 
1 102 SI. º' 10 KV (MT) 1211 1/2000 17:14 ll/l l/2000 11:SS 0,68 OIESCARUJ\ 1!.N RED AERP.A - eme. DI!IUVACION A PMI 251 JIYVNDAJ - Tl!RCEl{()S (ACEkCAMll.:NlO 1)1.! ANO/\MJ( V ACCIONES DE TERCEROS ltHDl!S AEIU:'AS 
1 10) L 06 10 KV (MT) 1)/1 1/2000 00:SI ll/1 1/2000 02:40 I .Sl F �TA DP. MANlllNIMIIWfO (DA TO ; ll. V AR GAS) - Cl.lfilffll TELEFONICA - LUIUN. s l'ROPIAS Dl! LUZ DEl. SUll INSTAI.ACIONES l'Al(TIClJI.J\llES 
I ICM A 1 1  IO KV (t.ff) 1)/1 1/2000 01:Sl 1)/1 1/2000 04:ll  t.S7 NO UBICADO (OATO : ZEV A.LLOS • I IUAMANClZA) • l!N tNVl!STIOACION V PROl'lAS l>E LUZ l>l!I. SUR nmos 
IIOS L úl 10 KV (MT) 1111 1nooo OS:311 ll/1 1/2000 11:21 I S.75 CAlH.I! DI! SUDIOA A l.lNl!A AERE.A QlJI!MAf)O Y I.JNF.AS SUST(t.AIDAS . TERCEROS (C. DAVII.A) s ACCIONES DE TEltC.:EHOS ltEl>ES AlillcAS 
1 106 D 1) 10 KV (MT) ll/1 1/2000 17:12 ll/1 1/2000 111:2) 1 .01 NO UDICA!X) .(.!N JNvns·noACION (CII.CAIU>ENAS)¼• s l'llOPLAS DE 1.UZ LJEI. SUH EQIJll'US DP. l'RO'J"ECL'ION Y MANIOIJllAS 
1 101 L ¡¡¿ I O KV (MT) ll/11/2000 22:)6 l l/1 1/lOUO 21.01 OA2 1:.N CIRC. PMI-681 A TELEFONICA - l!N eme. PARTICUI.AR (DATO : s. PEll.E.l) s l'll01'1/\S l>l! 1.UZ OEI. Slllt INSTA!.ACIONl!S l'AJlTICIJI.ARl:S 
1 108 l. 01 IO KV (MT) 14/1 1/1000 IG:lS 14/1 1/2000 111.0) IA7 llAMAS l>I.! ARDOL - ll!llCl!ROS EFECTUAllAN l>oOA ( M.CAllPJO) s ACCIONES UE 11:RCEllOS IU:DES AERJ!AS 
1 109 DI 01 IO KV (MI) IS/1 1/2000 17:Sl \Slll/2000 2U:2U 247 DESCAl<OA EN RED AEllE.A OEIUVACION A SAIJ 104 - TERCEROS (PELOTALO)Y .. • s ACCIONES DI! lEltCl:ROS REIJES AEltEAS 
I I IO e IK 10 KV (MT) IS/I J/2000 111:4) IS/1 1/2000 111·411 0.011 SIN DEFECTO (AfEc·ro AL Sl-09 POR TllASI.AOO DE f:.STE: AL C-111 • SOUCffAOO L>éUIDO A EMl:ltGENClA POI( (; c l'ROPlAS DE l.tJZ Dl:I. SUlt f:Quu•us DE l'lt<lTH.'CION y M,\NIUIIHAS 
1 1 1 1  s os IO KV (MTI 16/l lnOOO 10.011 ICJI 1/2000 10·47 06l FUOA A 'llERRJ\ AJ. AORJR ros 4121 (CON LOAD BUSlT:.R) - CONTAMINACION. (O.SANCllliZ) s CONJ)ICIONJ!S Cl.lMÁTICAS EQllll'OS l>E l'lt<Yll:CCION Y MANIOIIHAS 
1 1 12 SA 1, J O K V  (MI") 16/1 1/2000 12:)G l(,/ I JQ:000 l·l:IS 1 6S t'ORTOCfüCUITO EN R.ED Al:'.REA. OOUI.I! TERNA: SE 786 A SAil 23 1 1  Y %•SI?. 7H6 A SAJl. 20321 - TEHCEllOS (CAlUI s ACCIONES 01!. Tl!llCEllO.S ltEDES AEltEAS 
1 1 1 )  SJ Ol 10 KV (MT) 16/1 1/2000 l',UO 16./1 1/lUOO 22:0\J 2.31 co,no CIRCUITO EN tum Al!Rl!A • POR PALOMA CERCA Al. SAD.1�911 (1 UNOSTR02A) s ACCIONES 1)1:'. ·11.mc1:nos IU:1 >ES Al'.IU!AS 
1 1 14 uu 01 IOK.V (MT) 17/1 1/2000 00:56 1 7/1 1 /2000 10:SS i!.1.98 LINEA SUSTltAJilA PASANDO rns.111 )  A ANTES DEL T SAO. IOl-H • TEkCF.ROS (DATO -T.Z...U.iOkA) V ACCIONES Dl.! TEltCl:l«lS 1(1!1n� A1:1u�s : n s  UJ 02 IO KV (Ml) 17/11/2000 09.-19 17/1 1/2000 IOS •. n DESCAROA llN REO �kl!A 11ARTICULI\R (U. SANCll.1!2) - EN cm.e. �AR11CUL4..R PMJ-61 )  A CAi.ETA IIUJAMA s l'!WPIAS DE UIZ DEI. Sllll INSTAL'\CIONl�S l'Alfl ¡t_:LJI .J\l<I'.� 
I I IG CIJ DI 10 KV (MT) 11,1 112000 IU:38 11,1 112000 IS:14 4 .9) l.lNl:.A CAJOA lJNA fA.Sl!: se 1-16!.I A SAlJ lO&<J!li T SAD 4ll9 • TllRCl!k.OS (PO.sll? A.l'. CIIOCAllO: l'ASTOIW. ROMJ•t: s ACCIONES Dl! TEltCl:ltOS HI/IJl:S Al:IU!AS 
1 1 17 l'l. º' 10 KV (MT) 17/1 1/2000 11:IO 17/1 1/2000 ll:<1') 1 .M NO tJUICAl)O - NO PRECISADA (A. UAR.ldONUL:'.VO) V PllOl'lAS 01! 1.IJZ DEI. Slll( OTllOS 
1 1 1, JI 01 l.l KV (MTI 17111/lUOO 12:ll 17111/2000 IS:US 2.SS COlffOClltCUffO l!N RED. U.T . •  Tl!RCEltOS {PODA) (l!. TOl.�IX>) V ACCIONES L>E Tl:RCl:"ltO!i ltl:1)1:.S AEIU:J\!i 
I I I V  1) 2l IO KV (MT) 17/1 lnLIOO \U7 17/11/2000 16:lll O.GIi UN CAJll.l! CIRCUrro Si.!. 120 A Sl!. 22 l . CN I.OCAUZACION e l'IWPlAS Dll (.lfl l)l:l. SUH 1u:u1:s SUffll(RHANEAS 
1 120 SI ºL-�-- 111/1 lf1000 09:01  lll/ 1 1 /1000 IU:Sl 1 81 CORTO CU<curro EN R.ED AERP.A - Al.AMlUU! SOBRE LA RED IOK V s ACCJONl:S O!: 11:'.RCEHúS ltEl>ES I\EllEAS 

1 6 - 19 



N" St�J' ,.¡LJ,11 

1 11 1  SA 16 
1 1 22 OJ 02 
1 113 SL Ol 
1 114 SR 01 
l llS SR os 

Ú26 CH 06 

1 127 111' 08 

1121 q1 01 
1129 DJ 02 
1 1)0 SA 16 
l l l l  SA 1 1  

1 132 DJ 04 

1 1)3 OJ OJ 
I I H  J I  02 

I I H  UJ Ul 
1 1 )6 l. Ol 
1 137 ST 12 
l l lB SL 08 

1 1 39 SR 01 
1 1-10 SR 01 
1 1-41  OJ 02 
1 1 0  A 01 
1 1 0  SI. 0 1  
1 14'1 DJ OJ 
1 14l MU ll 

1 146 lll OJ 
1 1-47 D 01 
1 1-18 su 01 
1 149 VM 1 1  
\ ISO , 1 1  
I ISI J I  01 
I I S2 SA 20 
I I S3 NA 04 
I IS4 SA 20 
l lSS s º' 

I I S6 l'I. 07 
l l ll c11 O) 
l lll RA 16 
l ll! l)J Ol 
1 160 l'A OJ 
1 161  UJ 02 

1 162 PA Ol 
1 16) CII 02 
1 16< CII 06 
I IU PA 01 
1 16G ST I< 
1 167 SA 16 
1 168 ST I S  

ll69 VM 01 
1 170 l. 01 
1 171 rL 01 
1 171 DJ Ol 
1 17) A 10 
1 17-'I OJ ., 

l l7S SL º' 

1 176 Pll 12 
1 m  u 04 
1 171 SA 19 
1 1 79 rA "' 

1 1110 SA 11 
l llll PA Ul 
1 182 SL º' 

l llll i\ 08 

1 1114 A " 

1 1111 l'L 07 
1 186 IU' 01  
I IH7 H 01 
1 1811 llJ U2 
1 1119 UJ Ol 
1 190 l'A º' 

l'bV,\'l(JiV 

10 KV (MT) 
10 KV (MT) 
IO KV (MT) 
2.lKV (MT¡ 
2.l KV (MT) 
I O KV (M'i') 
10 KV (�ff) 
10 KV (MT) 
10 KV (MT) 
10 KV (MT) 
IO KV (Mí) 
10. KV (MT) 
10 KV (MT) 
l.l KV (MT) 
IUKV (MT) 
IO KV (M"I) 
10 KV (MT) 
10 KV {MT) 
2.l KV (Mf) 
to KV. (MT) 
IO KV (M'I) 
10 KV (MT) 
lUKV (MT) 
IOKV (MT) 
10 KV (MT) 
IO KV (MI") 
10 KV (MT) 
IOKV (MT) 
10 KV (MT) 
IO KV (MT) 
2 l KV (MT) 
IO KV {MT) 
I O KV (MT) 
IO KV (MT) 
10 KV (Ml) 
IOKV (MI') 
IU KV (Ml) 
IU KV (MT) 
IUKV (MI') 
IOKV (MT) 
IO KV (MT) 
IO KV (MI') 
IOKV (M'I) 
IO KV (MT) 
IO KV (MT) 
IOKV (MT) 
IOKV (MT) 
IOKV (Ml) 
10 KV (MT) 
10 KV (MT) 
10 KV (MT) 
IO KV (Sff) 
10 KV (Ml) 
!O KV (Ml) 
10 KV (MT) 
IO KV (MI') 
IUKV (MT) 
IOKV (MI") 
10 KV (MT) 
IOKV (MT) 
IO KV (MT) 
IOKV (MT) 
10 KV (MT) 
IO KV (MT) 
JU KV (MT) 
IOKV (MTI 
U KV (M"f) 
\O KV (MT) 
IO KV (MT) 
IOKV CMT\ 

n·:cn, IWIU 

JNJCJ.H. J:\'ICIAI. 

18/llnOOO 0\1:Sl 
IH/l lnOOO 20:42 
19/11/lOOO 11:SS 
20/11/2000 09:)9 
20/1 1/2000 14:01 
20/ 1 1 /2000 IS:06 
21/1 1/2000 mt42 
21/1 1/2000 2 1 :0S 
12/l l/2000 02:29 

2211 1/2000 04:)2 

2211 inooo 07.12 
21/11/2000 07:28 
2211 1n.ooo 011:12 
22/1 1/2000 12:09 
23/1 1/2000 U2:0 
2l/ll/2000 01!.:lS 
2]11 112000 1 1 :SCJ 
ll/1112000 14:U 
2J/l l/2000 18:07 
24/1 1/2000 01:lB 
HJl ln.000 09:37 
24/1 1/2000 1 1:17 
H11 1nooo 14:lS 
lS/1 1/lllUO Ol:lS 
lS/ 1 112000 0-1:UJ 
lS/l lrlOOO 011:07 
lS/1 1/2000 U'.1:2S 
H/1 1/2000 12:S4 
lSll\/2000 ll:39 
26/1 1/2000 06:46 
26/1 1/2000 07:SS 
2411 112000 20: JS 
27/1 112000 06:36 
2&111nooo OS:10 
2&11 1/2000 OB:47 
21)/ 1 1/2000 09:1<1 
2911112000 0'):4-1 
J0/11/llX)O 02:li 
Jllll l/lllOIJ 111>:ll 
1011 1nooo 14:31) 
01112/2000 00:$9 
OJ/12/1000 Ol:S2 
01/12/2000 01:-IG 
01,1212000 22:42 
02/12/2000 0):02 
0)/12/2000 01 :0S 
Ol/12/2000 09:16 
Ol/1212000 09:27 
Ol/12/2000 JH:03 
04/12/2000 OH:11 
0.1/12/2000 12:SO 
04112/2000 17:S7 
0-1/12/1000 2):)1 
01/12/2000 02:36 
OS/12/2000 OS:00 
OS/12/2000 06:23 
OS/12/2000 ' 10:14 
OS/12/2000 12:lil 
OS/12/lOOO llU-1 
06/12/2000 0):2] 
06/12/2000 ous 

07/1212000 Ul:ll 
01,1212000 1 1 :SS 
07/12/2000 2U; IU 
Oilll/2000 21 :22 
08112/2000 12:27 
011/1212000 22:SI 
09/12/2000 01:Sl 
OWl2/2000 O-l:S2 
0<>/12/2000 I0.02 

ESTADISTICA Df !NTJ,:JUW¡>CIONES !Ml'REVlSTA$ • p.1i !)EJ. SUR S.A.A. 

AÑO 1�99 

l'l:.'NTRU 
j-}.'(.11,1 ll()Jl.·t 

fl.llh' /,Vf OJISl:.'Jtl<i�'/0,Vt:S /Jt' C1U.-1ICiHl/P. 1.oc�t<aaw 

FJN,1/. J-'JNAL SJ-.'H.l 'IC/0 

111/l lnOOO 1 1 :SO 1.97 NO I IA Y DEFECTO • EN ENVllSTIOACION (l>ATO M.ALARCON) s PROPIAS DE I.UZ Dm. SUll OTROS 
18/1 1nooo 2):40 2. 97 LINEAS CAIDAS EN CIRC. PART. DE PDS.960A CLUB TAYOUK - INTll�NO(DA]'O : L. VALENTE) s PHOl'lAS DE t.UZ l>l!L SUH. INSTALACIONES l'AJfl"J{;UI.AIU�S 
19/1 1/lOOO 1<1:07 0 20 FUS l'IUMAJllO QUllMADO • SOURECAROA (01\ TO :L. CACE RES) V PROl'IAS 01! I.UZ Dl:L sun EQUIPOS DE PHOlCCCION Y MANIOUJU\S 
20/l inOOO 10:42 1.0S l'ORl'i\fUSlllLE . FAI.SO CONTACTO (L. llUAM/\NCl2A) V l'llOi'l/\S DU LUZ DEI. SUR EQUIPOS DE l'IWTl:CCION Y MANIOUIU\S 
10/1 1/2000 14:Sl O 87 CAlll.ll DE ll.T. llN CORTO CffiCUll'O (l. IIUAM/\NCIZA) V PltOl'lAS DE LUZ DEI. SUlt SUHESTACION ELEC'llUC.:AS 
2Ulll/2000 20:09 2. 0S NO UOICAJX).. SOURE CARGA (DATO :C.l)AVU.J\) s PROPIAS DC 1.UZ DliL SUlt SUDESTACION EI.El.1"1UCA.S 
21/1 1/2000 O'J.4S I .OS COlffOCIRCUITO EN �D Alll<EA (W. LUQUE). CORTOCll!CUITO EN RJm AllREA (W. I.UQUE) V ACCIONES DE ll:RCEROS REDUS AEREAS 
21/l l/2000 22:SII 1 .88 DESCARGA EN Rt:D MREA (CERCA DE DEIUVACIÓN A POS. 4147) • t'Al.TA DE MANTENlMU:NTO (E VAJ<GAS) s JIROPlAS DE LUZ DEL SUR H.EUES �REAS 
1111 112000 16:0S 1 ).60 CORTOCUlCUfl'O �N RJ!D AÉREA . SUSTRACCIÓN DC LINEA AÉREA PASANDO EL SAll. 20886 s ACCIONES OH nrncmws JU!UES Al!ltr:.AS 
21/1 1/2000 \ l:S9 7AS NO 1.0CAJJ2AIXl .i'OR DllTllRMINAR (P. VELIZ) s ACCIONES DE lCllCEROS HEDES Al:RI!AS 
2211 1/2000 09:IB 2 10 Ol�SCAIU)A EN Df.lUVACIÓN A SAO. 20460 • NIDO DE rALOMA (L!. I.Ol'El.) s ACCIONES DE Tl;H,Cl:l<OS IU!l>ES AERl!AS 
21/1 1/2000 09:27 1 .98 NO LOCAl.lZAJ)() .  ron DETERMINAR (L. VALENTU)%·APER11JRA roR llt.ASI.AJ.>O üE CARGA UE IJJ--02 A UJ-0-1 1'( s l'ROPIAS DE LUZ DEI. SUk EQUll'US DE J'ltúTECCION Y MANIOHl<.AS 
22/1 1/2000 14:)0 6.30 NO LOCALIZADO - NO l'HECISADA (l!. LOl'E.2) s l'ROl'IJ\S DE LUZ DEL :mu OTROS 
22111nooo 12:)0 O.JI NO LOCALl2.ADO - NO PRECISADA (L I iUAMANCIZA) V PROl'IAS DE LUZ DEI. SUR OTROS 
2}11 1/2000 04:4U I .Bll l'MI . S4S : CI.UO IJOCA Ll!ON (S. 1093519) - l.lNl!A CAll)A s l'l<Ol;IAS DE LUZ DEL Stllt INSTAI.AL:IONl.:S l'AkTJCUIAllE!:i 
llll 112000 1 1 :10 l.SS 1 LINl.!A IJl!Sl'lléNUIOA - TL:'.RCJ.:ltOS (VOI.QUl!.71!) {E. l.01'1!.l.) s ACCJON� l)fi TEltCt:nos ltEI lES AEIH!AS 
ll/1 1/2000 13:IS 1.27 NO UUICAJ)Q (LUQUE-ZAMOllA) - UN INVcSTIOAClON V l'ltúl'IJ\S OC.:: LUZ DEL SlJI( umos 
2)/1112000 22:H 7 9) L:N SC.8967 lllANSFOltMAl>OR DE POTENCIA EN MAl. ESTAJ.)(J lNll:ltNAMENTE (UOUINJ\.l)l)) V f•ROPlAS 1)1! J.UZ Dlll. SUlt SUllESTAC.:ION EJ.l:t:Tk.lC..:AS 
2l/lln.000 23.27 S.ll DESCARGA EN CADLE AUTOPORTANTE (SAO 621 A SAD 5117) - AlSL.AMU:NTO 01:.ICIUOllADO (V. CÁCEltES) V l'ROPIAS DE 1.UZ OL:I. SUlt 1u:1>ES AEIU!AS 
24/1 1/2000 ONJ 6. IS crnnocmcunu EN RED AltREA . TERCEROS (SUSTRACCIÓN DE UNE.A Al:llliA PAR'OCULAll} V PROl'IAS DE 1.UZ DEI. SUlt INSTAJ.ACIONE!i l'/\JfflCUIAJll:S 
24/1 112000 16:SII 7.)S LINEA DESCOLGADA AL11JRA DEL POSTE S - TERCEflOS (lNll:NTO DE SUSTRACCIÓN) (L VAL.ENTE) s ACCIONES DE 11:HC�ltOS ltl:IJES AEREAS 
lS/1 1/2000 21 :ll 34.lS CAULE DA�AOO - 11mc1mos (SEOAPAl.) (L. UOARTE) V ACClONI� l>E TERCEltoS HliDES SUlllHlJv\NEA!i 
24/1 112000 1-1:SO O ll SIN DPJ:i!CTO (lt ltODIUGUEZ) . AL AHRDt SECCIONADOltES JO KV üEI. TR.AfO DE SE. 19lU V l'ltoPlAS DI! 1.IJZ DEL SLJll l:QlJll'OS DI.: l'ltO'fl!Ct..:ION Y M/1.NJOIHtAS 
lS/1 1/lOOO 011 07 s.n CUiffOCIHCUífO EN 1um AERJ� (l>ATO: L. VAI.ENTI! ) .  11mceROs (ROUO 01! l.INl!AS Al'RUX. 1000 MT!i.) s ACCJONJ:S DI! TERCEJWS l<lillE!::i /\1:JU:.AS 
Hlll/lOIIO 10:•17 6.<i7 Dl:SCAltOA EN CAUU! 10 KV. · CA1JL1! PICAIXl POR Tl!llCl!ROS 1-'ASl! •s•. e ACC.:IONI� lll! TERCl:'.IWS 1(1:l)l!S SUIJ"11:l<ll/\Nl:.AS 
2S/l l/l000 16:IIS 7.97 co1rrocuu.:urro l!N IU!D Afütl!A(DATO: l.. VAI.ENTl!) · Ti!llClm.os (llOUO l>l! LINl!AS Al'llOX. 1000 MlS.) s ACCIONES l>I! Tl!ltClilWS 1u:u1:s AEHEAS 
2s111n.ooo 10:09 O.Jl OUSCAROA EN TERMINAL DI! SUOlDA lER. POS"ll! 0-0S - A VE (NUXl CON AU\Mllll.ES) s ACCIONES DE TERClillOS REDJ:S /\clti:AS 
2S/l l/2000 IS:OS 2.IB DESCAltOA UN POS )166 A snc S22B . fUl.:Rll! LI.UVlA (V.CACJ!RES) V CONDICIONES CLIMÁTICAS EQUll'OS DI! PHOTl:C..:CION Y M/\NIOUllA.S 
26/1 1/2000 Ol:ll 1.55 l'OSTE CI IOCAOO CERCA AL SAO.l l &6 (DATO :S.Pmtnz.) - POR Tl!RCEROS s ACCJONES l>E TERCEllOS REDES AlilU:./\S 
26/1 1/2000 07:SS l . lS CORTOCIRCUITO TERMlNAl. U.EOADA Si!. S7S - A V[! (f. OIU!) c ACCIONI� DC TERCl:J<OS Rl�llES SlllJl�RJlANEAS 
2611 inooo OB:22 0.4.S COllTOCIRCUffO EN TERMINAL DE SALIDA - GATO (L. IIUA.MANCIZA) V ACCIONES DE TEltCEltOS IU:DHS AEIU!J\S 
26/1 1/2000 21 :07 O 87 NO UUICADO • l'OR DITTE!MINAR (E. VARGAS) s l'llOPIAS Dí. tUZ DEL !ilJI( O'l1lOS 
21,1 112000 07:42 1 . 1 0  UN SAM. 10026 CORTOCUlCUITO EN DARRAS 10 KV · PALOMA (LUQUI:) V ACCIONES 01:: 11.:HCliltOS SUJll!STAt:ION ELl!C:Tl<.Jt.'AS 
2&111nooo 09:00 lit) CORTO t:mcurro EN ,um AEREA (E.. LOPf�) - Pült PALOMA EN EL SA0.246$ s ACCIONHS DI! Tl!RCEROS REOES Al:IU!AS 
28/11/2000 10:23 1 .60 DESCAlt<lA EN LOS CUT.OUT • FAl.T. DE MANT.( t,\.ALARCON) s !•JlOPIAS l)j¡ 1.Ul. DEI. SlJlt EQIJll'()S Dl! J'IW'l'ECCl(lN Y f'vt/\NlllllltA:-i 
29/1 112000 J0.09 0.92 CAOI.E DAÑADO SE. 1106 A SC. l97l - TERCEROS ( F. ZJlVAl.LOS) V ACCIONES 1)1! n:nc1:1tos llEOES SlJlrl"JikltANEAS 
2\l/11/2000 J i:S2 2. 1)  CORTOCOlCUITO HN Rl!O AQJU!A ANll!S Dl!L SAil. 20643 - RAMAS 01! ÁRUUI. (C. DA VU.A) s ACCIONHS l>l: nmctmos l<l:l>ES AEkt:AS 
)011112000 06:15  l.9l COllTOCIRCUITO EN RED A/!IUl,\ . SUSTl!ACCIÓN Oll UNl!A PASANDO Ul SAM. 3096 (DATO : l'l!lll'l.) s ACCIONI� 1)1! nmc1mos 1(1:l)J�S AcllEAS 
JIVll/lllOO ll:ll U7 COl<TOCU!CUl'l'O l!N illlO AllilllA , 8USTl!ACCIÓH DU UNl!A l'AS/\NDO llL 8AM. 1096 (IJATO : l'Í!lll!Z) s ACCIONl!S l>I! Tl!nCl!llOS IU!l)ES /\1:ltEAS 
1w1 1nooo 17:-14 J o• COltTOCUlCUITO 1!N Rllll Al!IU!A Cl!llCA AL SAU 4$1) - Vll!N"fO CIIOCADO POR Tl!llCl!JWS (l'.AOUIIUtE) s ACCJONl!S l>l! TERCl!llOS IUU>ES AEIU!AS 
01/12/2000 21:06 20.ll LINEAS SUSTR.AJDAS PASANOO SAD. 362-1%•1 LINI!A Ol!SPRI!NOlDA A 1.A SAi.IDA DEL Cf:.SP. '>OOOS - 'lcRC..:.EkUS (, s ACCIONES DE TEKCEJtOS REUES AEREA.S 
01112nooo J):30 1 1 .6) CORTOClllCUll'O EN l!ED AEREA • TEl!CllROS (ROllO DE LINEAS) s ACCIONllS l>E TEl!CEl!OS /U:DW:l AEllEAS 
Ol/ll/2000 06.211 2.70 CORTOCIRCUírO EN RED A.BREA • TERC�OS (ARROJARON A+,.AMURE EN LA UERlVACION AL SAU.3266) s ACCIONES Dl! Tí:itCEltüS kEl>ES AEREAS 
02112/2000 00:29 1 .78 EN D.T . •  CORTOCUlCUffU EN LLAVll DE D.T. (NO.I )  s l'IWPIAS DI! LUl l)EI. SUll SUUESTACJON EI.ECTltlCAS 
OlJll/2000 OS:49 2.7H CORTOCIRCurro REOAEllE.A (S.PERJ?.Z) - TI::HCEROS ( ROOO DI! LINEAS PARTICUU\Kl!S ClkC. l'MI-.SI S ,.,  S�l)Al'I s ['lt0l'lAS DI! LUZ Dl:I. sun INSTALACIONES l'AltTIC:ULAl<ES 
0)/12/2000 03:IS 2. 17 CORTOCIRCUrro EN RllD AEREA.CUllLLO ADIERTO SAD 10216 • TERCEROS (FUEGOS AllTlFICIALllS) , l)AT\) : v. 1 V ACCJONl:S 01! TERCEROS Rl!J>ES /\l:Rl!J\S 
03/12/2000 10:36 \ .ll l)ESCAROAA TU!RRA HN POSTl! NO.S ANTES DI! SAll.371 1  • T�RCEROS (CIIOQUI! DE l'OSTE} DATO : W. AIIREUU s ACCIONES Pll TEltCl:ltOS HEUES AEIH!AS 
03112/2000 1 1 :48 2.lS llESCAl!OA m, TRIFUl!CACION TERMINAi. (l!A YCI IEM) Y. •UAJADA DE REO AEREA A SE. 1764 • MONTAm ()f:fEC'I V l'ROl'lAS DE I.UZ DEI. SIJll REDES Al:llEAS 
03/llnOOO 2U:44 2.6, CUlll.LO MUERTO AOIP.RTO EN LA U.EOAllA /\ SAll 20m . f Al.SO CONTACTO creo. P. VHIZ) s l'ROl'IAS DI! 1.U.Z DEL Slnt JUil)l::S AEIU!AS 
0-1,12nooo 10:40 2.43 OESCAROA SUPli:IU'IClAJ. m-1 RED AEREA PARTICUI.J\lt Y�·cJRC. Sl!. 1418 A rt-.0-672 (S. llJ)!il]B) UATO : r. AúlJU<JU: s l'UOl'IAS Ul! LUZ DEI. Sllk JNSTAI.ACIONl!.S l'AltTICUIAllES 
04/12/2000 14:S� 2.07 CAlll.E PICADO 1'01! PALA MECANICA V ACCIONHS DE TERCEROS IU:DES SUUTilllH.ANl�S 
04112/2000 111.0S 0, IJ  REI.E MUY SENSIDU� (LVALl!NTE)- AL CERJWt eme. l'MJ-547 A CLIENTE il.EGATAS l.lMA ,v(CIKC. l'A!fflt:UJAI s l'R0l'lAS DE LUZ Dl:I. SUlt OTROS 
OS/1212000 02:ll 2 81 CORTADO CON SIERRA l!L CADl.l! UN u\ LLllOAJ)A SI!. 1116-1 - DAÑOS l'OR TURCEROS (USANDlVARilS) V ACCIONES DE Tl:HCEHOS JU:l>ES SIJIHEIUU\Nl:AS 
os,1212000 09: 14 6.6) cotnocmcurro EN RED Al!IU!A (DATO : M. A.LARC.:ON) . TERCEROS (LINJ!AS SUSTRAIDA.S - eme. rus.-t2S7 /\ l'll s ACCIONES l)l! Tl!/lt:EHOS l<J:'.Dl:'.S AEJll!./\S 
OS/12/2000 OS:21 o ll CORTO ClRCUITO EN OOlllNADO Ol! TRANSFORMADOR ilEClllN CAMlJIADO DE SA!l lS 139 - DEFECTO UU EQUU'C V l'llOf'lAS DE LUZ DEL SUI< SUHESTACION ELECHUCAS 
OStll/2000 12:0 6.ll Dl!SCAROA A TIEllRA (DATO : C. DA VII.A) · COllROSIÓN (ZONA MARINA) s CONDICIONES CLIMÁTICAS SllUESTACION El.ECTIUCAS 
OS/12/2000 ll:17 2.72 CORTOClRCUllO l!N RED AÉIU!A (DATO : P. FERCOVJCIJ) - CORJlOSJON (POS.4472 CIWCETA külA . LONA r,.WU s CON!)JCIONES <.:l.1MÁTICA!i ltl!l>E.S AERJ.!AS 
OS/12/2000 111.02 S.40 UESCAROA f:.N CUT -01.íf (fOGONl!AlX>) • F AJ.SO COt-ffAC'TO (DATO : S. t'EREl.) s l'í<Ol'IAS DI! LUZ DEI. SUll 1:QlJll'US l>E l'IU>TEC.:C.:JüN Y M.-\NIOlll<A:-i 
OS/12/2000 1 9:ll 1 . 1  S DP..SCA!WA EN RfD ABlEA SAJ3. 2076 - A Vl! s 1\CCIONl:S 1>1! TERCEROS IU!t>ES AlilU:.AS 
OG/12/2000 Ol:47 2 .11) DESCAllOA EN S/\ll. 4164 - COI.A DI: COMlrlA - E. I.Ol'El s ACCIONES DE Tl11<Cl.:ltOS SIJIJESTACION EJ.EL:TRJC..:,\S 
O(tlJl/2000 011:10 l '.12 NIOODl! AVES s ACCIONES DI! TERCCIWS l(QIJll't)!; DE 1•1wn1.x.:10N Y l\t/1.NIOIJllAS 
01,12nooo 011:28 S SS COllTO cm.curro t::N IU:O A1:1u� (SL-t>ll /\ SE.729) · Tl:RCl!KOS · ARR.OJAllON AI.AfwllJIU: !iOUllE LINEA IUK V (J.t:I V l'R0l'IA!i DE LUZ DEL SUlt INS'f/1.l.ACJONES.l'AlfllClJIJ\l<.l;s 
07/12/2000 19.-IS 7.Bl OESCA!lUA EN 'rERMlNAL DC llAJADA DE l'DS.3262 . MONTA.fl! Dl:.FJClENll! (OATO : l!. TOLEOO) V l'ROl'lAS UE 1.UZ DEL SUll REl>ES Al:UEAS 
U?/12/2000 22:44 l.S7 UNCJ\S CAJl>AS cm.e. SAI.J. 1016-1 A SAO. 10163 ·r PMI. 8711- LllQUE · FAI.S0 CONTACTO (DATO ; IL TOl.l:UO) V l'lt<WIAS DE LUZ DEI. SUlt ltEDI� AEIU.!/\5 
07112/2000 22:H U3 COKTO<..:lllCllffO l!N U.EO AEJU!A • Dl!IUVACJON SA!l. lú 1 1  S • Tl!RC.t::ROS · PITA OH COMETA SOUIUi 1..A LINl!A- Al" V ACCIONES l)l: ·n:JtCl:IH>S lll:I >ES AEIU:J\S 
08/llnOOO ll.S7 I .SO NO SI! llNCONTRO Ul!.Fl!CTO (F-Zl:VALLOS} . EN ENV.t::STIOACIÓN V PllOJ'lAS !)E UJl DEL SUlt o·rnos 
O'J/ll/lUOO U3:14 4.)ll DESCARGA l!N REO AERf� Y DUSPIU!NOIMU!NTO DI! LINP.A . ARUOI. CAIOO SOUIU� I.J\ UNL::A (W.Al'<>IJN/\KIO) V ACCIONI� 1)1: Tl:RCEHOS KEllES Al'.IU:/1.S 
09111/lUOO 22:43 10.83 UllSCAIWA EN KED AER.l!A cmcurro Pl)S -IS 1 1  A l'DS OS7 T POS 1n6 - Tfü\CJ.:'.llOS (SUSTlv\CCJON DE l.lNEJ\S) s ACCIONI� l>I! TERCEROS llliDES AEREA.S 
10/12/lllOO 111.:38 37.77 s ACCIONES lll: Tl!RCl!ROS ltEflESAl:IU¼S 
09/12/2UOO 1 1 :SI \ .li2 l>l:.!iCAIUJA EN lll::I) At:.JU!A . !'ODA l)E ÁllJjOLES ¡·mKC.:EROSI s ACCIONES DI! TEllCEltOS lll:l>I� Ai:ltl!AS 
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IWN.i n�uu IIOH.i 
Cl:.'N1'fW 

n'N.\'/0,V 
rH'Jl,I 

11.111::INJ' CJHSWl º.f(.10Nf;\º J)I:: GW.-1WJWJ'. I.OC-.-IGUUI� N" s,:r Al.J.IJ 
1,\'ICHI. /Nll1Al FINAi. FINAi. 

' .\'f.'XJ '/C/0 

1 1 9 1  L 02 I0 KV (Mí) 09/12/2000 IG:}I 09/12/2000 21 : 19  4.80 llí,SCAROA EN RED AP.REA SAB. 20216 • RAMAS DE I\IWOL (PERllZ) s ACCIONES llE TERCEROS REDES AEIU!AS 

1 192 DJ 02 10 KV (Mf) 10/12/2000 00:16 IDIIW.000 OUKI 1.7} LINEAS SUSllv\lDAS: POS 08) A 4437 ...... 44211"1.•PDS. IJOS A MOLINERA l'ATIVll.CA%• 1949 T A  SI\JJ. 20886%•1)1!1 s PROPIAS D� LUZ DEL SUlt IU:Dl!S J\.l!lU!AS 

1 19) a IS 10 KV (Mr) 1 1112/1000 10:26 1 1/12/2000 1 1 :45 1.32 NO UDICAOO. - NO DHERMINADO (W. DIAZ). c l'ROf'lAS Dl! LUZ DEL SUk OTROS 

1 194 SA 19 10 KV (Mí) 1 1/12/2000 17:SO 1 1/12/2000 19:11 1 31 UNl� llT.CAUlA I fASL! - RO2AMIENTO POR CAMION LINEA 01.: UT. s ACCIONHS DE TfülCEJWS REDES AEIU:.AS 

1 19S SK 09 I0 KV (M1) 1111:in.ooo 00.40 1211212000 02:19 1 .61 CORTO ClRCUITO l!N REO AEREA cm.curro DERJVACION A POS lJ 18 - Tl!RC.:EltOS. POSTI! CllOCAJ}O ( t" Zf:VAI.J. V ACCIONES DE TERCEIWS REDES Al:REAS 
1 196 DJ 0l IO KV (MI) ll/ll/2000 0 1:20 ll/11/lOOO ll:lS U.21 DESCARGA EN RED /\EltEA CIRCUITO CESP A SAO 3610 T SAO 361< . • "lcKCEROS. SUSTl<ACCION UE LINEAS. M 1 s ACCIONES DE 'llmCEJ<OS RJH>ES AJ!RIW 
1 191 JS 02 2 3 KV (MT) ll/12/2000 1 ):20 ll/ll/2000 16.'18 1.47 RO2AMU,N

T

O l'OR CMOON I.INllA DE DT. • POR Tl!RCEKOS (L J nJAMANCIZA) V ACCIONES DI! U'JtCEROS REUES /\EREAS 

1 19B u 01 IU KV (MT) ll/12/1000 01:SO 1)/11/2000 1 1 :11 9 62 DHSCAROA EN REI> AEREA l'llS. 4}26 (R. KAMOS) • N0Xl DE PALOMA s ACCIONES DE TERCEROS REDES AEREAS 
1 199 CII 0G IUKV (MI') ll/ll/1000 02:ll ll/1112000 09:42 1.32 NO SE UDICO . NO DETERMlNAl)A . (l'ER.E.2.-DAVII.A)Y••EN UNA REVISION l'OSTl;IUOlt, Sl::: l:.NCONTRú UNE.A t:AI s l'ROPlAS OC! l.UZ DEL SUlt 1u:1>1::s AEllliAS 
1200 s os IU KV (MT) 13/l l/lOOO Ol:1-4 ll/lln.000 O�:ll 6.28 EN CAU PAR11CUlAR (POS. 4 12 1  A CLIENTE I.OllENA) • DEFEC

T

O INJllRNO s PU..OJ•IAS DE LUZ l>EL SUlt INSTAI .ACIONES PAlfflCUI.AltES 
1101 DJ .. IO KV (MI) ll/ll/1000 Oll:16 l l/11/2000 11:ll 4 12 illl!iCAflOA SUPl:llflCW. lU:D AEREA • SUCll:OAO-IIUMEDAO ( L. VAi.ENTE) s l'IWl'l/\S 01! l.lJZ l>l:I. SUI< RW >ES Af:IUiAS 
1202 SJ º' I0 KV (MT) ll/12/2000 1 1 :05 ll/ll/2000 1 5.05 • 00 UNllAS CAll)AS Oll1) T A POS. -1179 (M. GOMEZ) - A VE s ACCIONES DI! TERCl:llOS IU:DES AEREAS 
120) se 1 1  IO KV (MT) ll/12/2000 l l:29 J)/12/2000 1 5:30 2.02 DESCARGA EN IWD AEIU!A • LINEA D�C.:OLOAUA ANTES Plil. SAU. 33\H (k LUYO) V l'llOl'lAS DE 1.UZ Dl:1. SUI< REDES AEIUiAS 
1204 s os I O KV (MT) l)/12/2000 14:SCi 13/12/lOOO 17:)0 2 .51 NO SE UDICO - NO OC'TERMlNADA s PROl'IAS OE LUZ l>Et. SUR o-mos 

1201 l. 02 10 KV (MT) ll/12/2000 17.01 ll/12/2000 IIHO 1 61 l'OS-11! CIIOCAOO ANTES PMI. 019 (M AIAkl'ON - l'Olt lHtCEl<OS s ACCIONES DE 11':JtCEllOS H..CDES Al:JU�S 
ll06 e .. 10 KV (MT) J)/12/1000 17:0S ll/11/lOO(J l0.]9 1.n ltECALl!NTAMll!NTO l!:N Clff-OUT • FAJ.SO CONTACTO FAS!.! T. (Vcl.ASQUl::Z) c l'ROl'lAS l>t? 1.UZ DEI. SUll l:QIJIPOS DE l'IWTl.::CCIUN Y MANIOllllJ\S 
1201 D UJ IO KV (MT) 1 3/1211000 19:47 l)lll/2()0() 2 1 :00 l .22 Oi�CA!HlA l!N ClH-OUT (FA.SE. ll)- fALSO CONTACl'O s l'ltOl'IAS DE l.UZ DEL SUR 1:QUll'OS DE l'JtOTl:C..:CION Y MANJOUllJ\S 
1208 1lJ 02 10 KV (MT) 14/ll/2000 1 1 :)6 14/11/2000 1 3:42 2. 10 NO UOICAOO . �'N lNVESllOACION {P.VELll) s l'IWl'lAS UE l.UZ l>EI. SUlt OTROS 
1209 NA 04 IOKV (MI') l-t/12/2000 13:36 1-1112nooo 14: 1 1  0.58 Clff-Olff ADIBRTO UNA FASE: . FALSO CONTACTO EN l:.L PORTA fUSlULE (F.CASAS) V l'ROPIAS UE LUZ 01:1. SUI< EQUJJ'OS l>E l'ltUTELºCION Y MANIOIJJ<IU 
1210 DI 03 10 K.V (MI) 14/11/2000 JS:21 14/11/1000 19:().¡ }.72 LINEA CAIDA I FASE CERCt\ Al. SAJllOS-44 - llN lNVUS·noACION (R.I IUAPA YA) s i'Jt01'1AS OI! 1.UZ DH SUR fU:OES Al:H.EAS 
12 1 1  D 0G I 0 KV (M'I) 14111/1000 22:29 14112/lOOO 2):25 0.9} EN CAJJU: DE SE. 222 A SE. l l l  • LOCAl.lZAClON s PJtOl'lA.S DE 1.UZ DEI. SUlt IU'.l)ES SIJUTERllANG-\S 
12l2 DJ 03 10 KV (MT) IS/\l/1000 02:10 16/12/2000 14:)0 16.00 LINEAS SUS'O<AIUAS Al.TURA SAll. 20169 (IIUAl'A YA)· nmcEROS s ACCIONUS Dl! lCltCEROS IU!DES AERl�S 
1213  SA IS lO KV (Mll IS/12/2000 O):SI IS/12/2000 06:19 2.47 UNCJ\S CAIDAS ANTES SAB. 4164 (IM. VD.A) · TERCl.!ROS s ACCIONES DE TEHCEltoS IU:"l>l:S Al!RJ:.AS 
1214 CII 02 10 KV (MT) l S/11/1000 04:ll IS/ll/2000 1 1:52 1 JS CORTO cmcuno EN 1.1.A W. Iff. (l?..1.01'1?.l.) - EN D.T. s PROPlAS ne 1.UZ llEI. Sllk SUIJESTACION lil.l:<.:mlt:AS 
121S CII º' 10 KV (MT) IS/12/2000 06:SO I Slll/1000 IS:18 8.47 TERMlNAL J,'OOONl!AIX> UN LA 1.1.l!OADA AL SAD.l07!fl · FAl..:fA 01! f,.tANTENU,..llliNTO (E. I.Ol'l:'.Z) s l'l<Ol'IAS llE 1.llZ l>El. SUH JU'.l)liS Al(ltl!.AS 
1216 CII �, 10 KV (Ml) IS/12/2000 06:S4 JS/12/2000 09:14 l.61 DESCARGA llN 1.0S AJSl.ADOllES PR.IMAJUOS · FALTA DE i,..tANl�NlMlllNTO (DATO : 1). AOUUUtl:) s PkOl'lAS 01.: LUZ llEL SUI< lll:DES AEIU!AS 
1217 l. º' 10 KV (MT) 15Jll/l000 08:S4 1 s112nooo 1):24 • so llESCARGA EN REO AERllA • FALTA DE MANTENlMlllNTO (M. Al..ARCON) s 1'1<0l'lAS DE LUZ DEI. SUlt k.EUES AEIU:.AS 
1218 CII  0 1 10 KV (MT) J S/11/1000 16:H I S/11/1000 19.S9 l.60 J>l�CAROA l!N l'lllMARJOS DE TR.AfO • FALTA DE MANTENIMil!NTO (S. rt::llliZ) s PltOl'IAS DE l.UZ DEL SIJI( SUJIHSfACJON 1:1.1:C"fUICA� 
ll19 SJ º' IO KV (M'll I S/12/lOOO 17.04 IS/12/2000 1 11:29 1 .42 NO UDICADO (P. Vl!LIZ) • EN INVESTIOACION s l'llOl'lAS DE LUZ DEL SlJI( OTROS 
1220 DJ O} J O KV (MI') llí/12/1000 02:22 16112/2000 22:lS 20.0S l.lNEAS SlJSTRAll)AS AI.T. 1806T A ros.1102 · TmH.:EJtOS (IIUAf'AYA) s ACCIONES OH Tl:RCf:ltOS Id] )ES AEl(EAS 
1221 l'A 04 10 KV (Ml) 16/12/2000 02:29 )6/12/2000 01:26 4 .9S UNEAS SUSTRAD)AS - ANTES SE. 1297 s ACCIONES DE TEl<Cl:ROS JU:DES AEIU:.AS 
1122 o ,. I O KV (MT) 16/ll/2000 06:)6 16/12/2000 19:47 1 ) 18 l'OSl'E CIIOCAIX> - 11:RCEJWS c ACCIONES DE Tl:HCl:itOS lllil)l:S AEREAS 
122] z 08 IO KV (MT) 16/12/2000 Ol,:58 16/12/1000 08:24 1 "  CADLE QUE.MAJ)O • SE.. �19 A SI:. 5S I  (fEl<COVlCII -Vl::t.ASQUEZ.) - ENVL!JECIMll:.tfl"O Ut:: MATmUA.1 .. c l'ROl'lAS 01:'. LUZ D1:1. SUH REIJl:'.S SUlf!HtkANEAS 
1224 u I S iO KV (MI") 16/ll/2000 09:06 \6/ll/2000 14:10 5.'10 LINEAS CAlüAS SAl3. 25SS (W.I.ASQUEZ) . OESCAROA POSTl! 1 9 .  NIOO Di! AVE. e ACCIONES DE TERCEIWS Rl:DES AEllEAS 
122S E6 01 I O KV (MT) l7/ll/2000 14:58 11/ll/2000 16:30 1 .Sl DESCAl(GA EN UNEA M.T. - FALTA 01! 1\-tANTl!.'NlMJl!NTO (f.CASAS) V l'R01'1AS Oii 1.Ul. t)f:l. SU)( REI >ES Al'.ltEAS 
1226 DJ 02 I0 KV MI') IIUll/2000 01:26 IS/llnOOO 19:20 17.90 LINEAS · CAIDAS E.ITTRF. T 115l Y T 10á86Y�·UNEAS SUSTRAIDAS - 600 M ENTllli Tl75l A lUJS7 · l'OK TEkCEHOS s ACCIONES IJE '11'.ltCEltoS ltl:l)liS AEIU�S 
llll DJ O} IO KV (Sfl') IBlll/2000 OJ:)4 JS/12/1000 05:H -1. 11  UNEAS SUSTitAO>AS PMI. 5-15 A UOCA LEON. · l'OR TliRCl'.!ROS s l'l<OPIAS DE 1.UZ DEI. SUI< INSTAl.ACIONES l'Alt'J"Jt:tll.AIU:!i 
1221 MO 14 10 KV (MT) l'J/ll/1000 Oll.2� 19/12/2000 H:Sl 6.41 INCliNDIO DEL TRAFO DI! 10/U.ll KV (J.ANOUI.O) • Lll�'ECTO DI! EQUll'O e f'ROl'IAS DI! 1.UZ DEI. SUlt SUIJl�'J'ACJON w.1:crn.lCAS 
\llV e us l<I KV (MT) li/il/JU(}(I )6:l!I lilll/lllOO 111:-tl 2.lU TAlll.111(O U.T. A 11111UU (ll.MAJ\TllL) • I.I.AVli SPA "IU!I\RA. c l'l<Ol'IAS DH LUZ DEL SUH SIJIJl:STACION El.t!CTltlCAS 
1210 c os IU KV (Ml) 2UJl)/l0()0 Ull:N llllll/lllOO U\1:-15 l.lS EN IJAJA Tl!t-lS!ÓN • 1.1.A Vl! 1)1! U.T. l!N co1nocmcurro (S. Vl!LASQUEZ) c l'IH"WIAS DI! I.UZ l>J!I. SUlt SllllliSTACION l!l.l!CTIUC.:AS 
llH A u I 0 KV (MT) l0/12nOOO il:S-4 20/12/2000 1-1:SS 1 02 NO 1.0CALIZ.ADO . SOIJJWCAROA (L. IIUAMANCIZA) V l'ltOl'lAS DI: LUZ DEI. SUI< EQtJIJ'OS UE l'l<OTEC.:CION Y MANIC)IJJ<.,\S 
llll ST ll IUKV (MT) 2ú/12/l000 16:-40 l0/11/1000 18:25 l.7S EN '11(.AJ-'0 - l!N lNVL!S'JlOACION V PROl'IAS DI! 1.UZ l>EI. SUR SUIJJ!STACJON 1:1.l!CTltJCAS 
llll DJ Ol I 0 KV (M'I) 21112/2000 02:18 21,1212000 1-4:IS l l ,95 LINEAS SUSllv\lDAS • 600 M. l!NTIU! Tl15l A 203S7 • POR TEltCl!ROS. (R.lllJAJ'A YA) s ACCIONES Dl! TEltCEltOS l<El ll:S AJ!l<l�S 
12H SJ U} J O KV (MT) 21112/1000 07.41 21112/1000 011:�2 0.91l COltl"OCIRCUITO EN JU!D AfR.HA Affll!S lll!L SAll. 20121 · 'fllllCEROS (ALAMDIU! SOIJIU! CKUCETA) (IUtAMOS) s ACCIONES 1)1! Tlil<CJ:ROS llEllES AHllliAS 
12H NA º' lJ KV (MTJ 21/11/2000 ll:46 2 1/12/lUOO 16:SO l.07 EN ltcl) OAJA TENSIÓN · TERCEKOS (CJ\IJLE l>A>lAOO POR PALA MECÁNICA) (L. 1 IUAMANCIZA) V ACCIONES DE Tl:l<CEltOS StJUESTACION 1:1.1:<:flllt:AS 
ill6 s os I U KV (Ml) 21/12(2000 1 5:51) 21112/2000 19:09 3 17 NO LOCAUZAIXl - NO l'IUiCISAl)A (L. VAi.ENTE) s l'ROl'lAS DI! LUZ l)El. SUI< OTROS 
1211 SA 20 JO KV (MT) 21/1211000 18:01 21/12/2000 22:52 4.85 UNA fASE DESl'RENDIDA EN 1.A LLEGADA DEL PDS.864 - fAL.50 CONTACTO EN UL l'PS. (SJ'CH.E.Z) s l'lt01'1AS DI! 1.UZ om. SUlt lllEl>i:S AEIU!AS 
12)11 íll Ul I0 KV (MIi 22/12/2000 01:45 22111/1000 09:IS ,.so 1.lNEAS SIJSTJUIDAS PA&A.NDO T 10865 A PUNTO VlSUAL - l'OR TERCEROS s ACCIONES Dl! TEltC.:EJWS 1umEs Al!IU!AS 
1219 se ll I0KV (MT) 22112/2000 07:S6 22/12/2000 08:4S 0.82 CORTOCIRCUITO EN TABI.ERO o:r . .  TERCEROS (INTENTO DE ROUO) (M. SANCllli2) V ACCIONES OH Tl:HCEIWS SIJIJl:STACION EI.EC.:Tlllt:AS 
1240 PA .. IO KV (MI') 22/12/2000 09:00 22/ll/1000 19.22 J0.37 lNTEIUHJPTOR INDICA CERIW)() I NO TlliNE JUríOHNO - U-f'rERRUPTUR DEFECllJOSO lvlAVklNI 6JOA ( S.l'l]U:Z) s l'ROl'IAS DE LUZ UEI. SUR EQlJll'úS l>E l'IU>TECCJON Y MANl()IJIV\S 
IHI SL 03 iO KV (MT) 22/12/2000 H:Ol 21112nooo 16:09 2. 10 l!N TOMA FI (MERCADO DE FRUTAS) · EN CIRCUITO 01! UAJA TENSIÓN (P. FEllCOVICII) V l•llOl'IAS DE 1.Ul. llEI. Sil!( SIIJJESTACION 1:1.ECTltlCJ\S 
ll42 CII 0G IO KV (Ml) 22112/2000 INl 22/12/2000 18:]) 0.87 COllTOCU{ClJITO llN RED AÉllEA -TERCl?:kO (SE l ll20 CONTACTO CON RODILLO DI! l'INTAk.) (C.:. UÁVII.A) s ACC.:JONl:::S !)E 11::1tc1:1ws J<El>ES Al\lU.:I\S 
114} SA 16 IOKV (MT) ll/12/lOOO l l:S7 23/llnOOO 12:44 0.18 TRASL.AOO l)fi CARGA SA-16 .(S.PER.f:Z) s l'IWPII\S DE I.UZ DEI. SlJk <rn<os 

1244 DI tl'.! JO KV (MT) Hlll/2000 Ul : 19 24/llnOOO 1 1 :ll 10.20 UNJ!AS SUSTRAil.)A.S .2 TRAMOS 1--)00 M. ENTRE Tl7SI A &Ali. 201lll6 • J'OR TEHCEl<OS. (M Al.AltCUN) s ACCIONES l)E 11.:ltCEl<<)S llEJ)ES AEl(J�S 
IHS SI. 15 I OKV (MI") H/12/2000 20.S5 2SJl2/2000 OS:06 8. IK EN UAVES OF. OT. - CORTO CUlCUITO EN LU\VES I Y 2 SP. V l'll0i'IAS DE l.UZ Dl:I. SUH SIJllliSTACION 1:1 .ECTl(ICAS 
12-16 llJ 02 IOKV (MT) 24/12/2000 21 :-11 lSlll/1000 06:20 8.65 INTENTO DI.! RODO I.INEAS • fOR TERCEROS. (M.Al.AllCON) s ACCIONES IJli TERCEIWS 1u:rn1s AliJU!As 
1147 VM 07 10 KV (MT) �4112/2000 · 22:S5 25/12/1000 01:20 2.-U EN CADl.l! cm.e. VM.07 A Sl:. 1291 - ENVEJEClMIENTO DI! MATERW.. s l'KOl'lAS Dl! l.llZ l>EI. SUJ< l<lillES SUJITEkllJ\Nl�S 
IHI ST ,. 10 KV (MT) l<l/12/2000 H:04 2.i/12/1000 ll:}4 0.50 NO IJUICAJ)() • EN lNVllSTIOACIÓN (0.ROOU!S) V l'IWl'lAS Ul! J.UZ DEI. SUR OTROS 
1249 VM us I O KV {t.ff) 2Slil/2000 oo-o� 2Slll/l000 00:24 O.lS NINGUNO · lllASIAOO 01.! CARGA INTl!RRUPCION VM.()7 s l'IWl'lAS OI� UJZ DEI. SUR l:Qllll'U!:i l)E J'l(()"J'l:cc10N Y MJ\Nl(°JIJHAS 
12SO u u, 10 KV (MT) is112nooo 00·}6 25112nooo 01:lC. 1 .00 COlffO cutcurro \.l.A VE S Sl1• • EN eme. D.T. s l'ltOl'l.,\S DI: LUZ rn:1. SlJI< !:ilJUESTACION EI.ECTIUCAS 
12SI L 02 10 KV (MT) 25/1211000 10.10 lS/12/2000 17.21 7.02 TERM.IHAJ. DI.! SAi.iDA FOGONEADU SAIJ 20301 . TCH.MlNAJ. QUEUM.00 ¡ FA.SE. s l'IWl'IAS l)J! UJZ HEI. SUI< 1u:1ll:S AJ�lll!.AS 
12S2 1 11' 02 IO KV (MT) lS/12/2000 14:19 lS/llnOOO 16:ltl 1 .98 DESCARGA surmu:1c1.,\L RED l\.f:REA- SUCIEDAl)...IIUMEDAD(R. LUYO) V l'ltOl'lAS DE LUZ l>EI. SUll l<H)l'.S Al:IO!A.S 
IHl VM ll 10 KV (MT) 2S/ll/l000 111:12  25/12/2000 ! 9 0S 0.88 NO UIJICAOO • NO Dfffl!RMINAJX) s l'IHWIAS DE 1.UZ DEI. SlJH OTIWS 
12S•I SA 17 lOKV (MT) 26/12/lOOO 11:29 26/12nOOO 15:00 1.52 NO SI! UDICO • NO 01.:TE!lMlNAJX>(P.AOUlkH.E) s l'llOl'IJ\5 DE I.IJZ DEI. Sllll OlltUS 
llU VM IS  IO KV (Mí) 2CJ1l/2000 ll : ll  26/llnOOO 23:SI 2.61 DESCARGA l.:N l!I. TAlll.E\to 01! fff. • fA1.SO CONTAC:l"O (JUtAMOS) s lºROl'IAS DI! LUZ l>l:l. SUI< SIJIJliS'JA{;IUN El.l:Clltlt:AS 
1256 llJ 02 10 KV (MT) 21Ull/2000 02.56 211/lln:000 06:24 ) 47 NO UUICAOO - EN lNVESllGACIOH (UATO : k. RAMOS- R. LLOSA) s l'IWl'IAS Dl! LUZ UEI. SUll OTl<OS 

IH7 YA Ul IO KV (MT) lk/llnOOO 06:00 lKlllnOOO 07:}9 l .6S I.INEA Dt::Sl'U..ENDll)A DE 0.T. · EN REO DH llAJA TENSIÓN (S. Pl!REZ) s l'llOl'IAS DE LUZ 1>1:1. SlJlt IU:Jll!S AEIU�S 
12SH tu• Ul 10 KV (Ml) lKlll/2000 ont lK/1211000 11:26 I J.Slt l:N 1um A�IUiA (SUUU>A A l'US. )011 ). • MONTA.JE m:i:r:CTUOSO (t. l lUltl.tAN) V l'llOl'II\S Dl! LUZ Dlil. SUlt l(Hl)liS SlJllTEllllANliAS 
llS'> IU' 0l I O KV (t.H) 2SJ12nooo Oll:02 2iv12nooo l)<):SO \ .llO NO I.OCAl.lZ.AOO • NO PltECISAOA (C. lJSANDIVAIU!S) V l'IWl'IAS DE LUZ 01'.I. Slll( OTJtOS 

_j_!!!Q_ __f. _ __..!!!_ .10 K V .i.M!L _ J!,�}l/21100 111· 11  lll/ll/1000 IUS �- S 61 EN INTl!IUHWTOR SI! 269 A SA.U -UK6 · l!N lNVESTIOA<.:IÓN fl. OOMEZ\ c l'IHH'IAS l)E l.llf!lli.L.1!!!.!L_ !�2_1_.!!!.!!:i.!.lli.!1!.!..!.fl:l:t:ll>U Y MANl<lllltAS 
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�- Slff oll.l.1/ 

1261 llJ 0) 
1262 llB 01 
126) BJ 0) 
126-4 llP 02 
126S un 02 
1266. IIJ 0) 
1267 OJ 0) 
126K Jl Ol 
1169 se ll 
ll10 s os 

1271 llJ Ol 
1272 llP 06 
1273 SA 18 

1274 SA 19 
11 75 IIP 06 
ll7G • 0) 
im lll' º' 

11711 SA ll 
1279 BJ O l  
llilO 8) °"

1281 llJ 0) 
llKl s 01 
12U L os 

1214 o 11 
im SA 17 
1286 SA I< 

r1::,vsw,,· 

lOKV (M"f) 
IOKV (MT) 
IOKV (M"I) 
10 KV (MT) 
10 KV (MT) 
IOKV (MT) 
10 KV (M"I) 
IOKV (M"I) 
10 KV (MT) 
iOKV (M"I") 
10 KV (M"I") 
IOKV (M"í) 
10 KV (MT) 
JOKV {MT) 
IOKV (MT) 
10 KV (MT) 
IOKV (MT) 
10 KV (M"f) 
10 KV (M"r} 
10 KV (M"I) 
IUKV (MT) 

IO KV (MT) 
IOKV (MT) 
IOKV (MT) 
10 KV (MT) 
lllKV (MD 

n::c11 .. 1 

INJCJ..tl. 

28/12/2000 
2\1/1212000 
29/12/2000 
29112/2000 
29112/2000 

29/12/2000 
2911112000 
29/1211000 
29/llnOOO 
30/llnOOO 
30/llnOOO 
)0/1212000 
30 112/lOOO 
)0/12/2000 
)0/12/2000 
)U/ll/lUOO 
)0/1212000 
l0/12/lCXJO 
)1/1212000 

)1112/2000 
)1/12/2000 
ll/12/2000 
ll /12/200 0 
)1112/2000 
)1112/2000 
)J!!Vlººº 

1/0IU n:cn1 

INJCl,11. FINAi. 

14cll 28/12/2000 
00:2) 29/llnOOO 
01:01 29/12/2000 
01:10 29/12/lOOO 

02:40 29112/2000 
11:00 29 112/2000 
1-t:OS 29/1112000 
16,S< 19/12/lOOO 
19cll 19112/lOOO 
Ol:0 0 )Olll/2000 
10:19 )O/ll/1000 
11:ll )O/ll/2000 
ll:Ul )0/1212000 
16.0S )011212000 
11:SO ll/ll/1000 
11.20 )O/Jl/2000 
19 :ll lO/ll/2000 
21:40 11112nooo 
00.S) )l/ll/2000 
Ol.OK )l/ll/2000 
O(o:l.¡ lllllnOOO 
0 7.00 31/11/2000 
1):00 )1/il /lOUtl 
lU:ll )1/12/2000 
llJ:22 ll/ll/2000 
�11! l!_!lt_)l/2001 

Jl{J/l-( 

n.YAL 

14:42 
00,ll 
10:09 

OS:SO 
19:19 
llcll 
IS:18 
17:41 
21:10 
06,10 
IUO 
13:10 
13:48 
Ul:lS 
(M:)l 
19:44 
19.)0 
01:Sl 
OS:JO 
O S:lil 
06.4 S  
07:18 
19.0S 
21:)1 
21:n 
OCU! 

EST,\D,l�TICA pE IN'fE�IW!'CJQl'jJ;:S 1111!'4!-J;:Y!SH§ · J.ll?- P�L �U� S.A.A. 

11.\/H I.VT 

0.4l 
o so 

9 .1) 
4.67 

16.6S 

2.42 
1.22 
0.78 
l .92 
).17 

U2 

L9S 
0.11 

2.ll 
10 70 
IAO 
O.lb 
4.ll 
4.62 
"º 

OH 
0.)0 
••• 

1.ll 

1.10 

AÑO �000 

Olil"t:XI :ICJO.\'I·� 

l.Jl'IEAS CORTADAS ANTES DEL PDS. 946 • TllRCEROS (INTlltffO DE ROPO DE U NEAS) (R. llERRERA) 
NO UlllCADO - NO DhillRMlNAIXl 

' . . . 

ANTES DEL POS. ll02 Y LINEAS CA!OAS ANTES llE LA CEPS. 90006-TERCEROS (SUSTRACCIÓN DE LINEAS)( ll. 1 
OESCAROA EN filio AEIU!A Y Dl!SPRt::NL>IMmNTO DI! UNl!A¾·CIRCUrrO OERJVACION A SAO H 10 • TERCEkOS (� 
DESCARGA RED AERJ:.A- DESPRENDIMIENTO Ol! LlNEA CIRCUITO 01:RIVACION A SAll.lSIOY�·suSTllACCION 0[! 
NO I.OCALIZAOO • EN INVf:STIGACIÓN (R. l RJAPA YA) 
NO l.OCALlZAOO • EN lNVl"'511GACIÓN (R. llUAl'AYA) 
NO LOCALIZADO· NO PkEClSAllA (R. LUYUJ¼• 
NO SE UlllCO - NU llE"lliRMINADA 
t:OllTUCUtCUITO EN l{.EO Al!IW.A - RODO ül! l.1NcAS%•L1Nl�S CA.IDAS l fA.>ES Dl! 10162T A l'US-tllGY�•1.1N1:AS � 
CORTOCIRCUITO EN llEll AEREA · RAMAS DE ÁRllOL ENíRJ! POSTES 2-l (M. Al.ARCON) 
NO l.OCALIZAOO - NO PllliClSADA (C. USANOJVARES) 
COl<TOClRCUlTO EN REO AflREA ANTES llEJ. SAll. 4l60 - TISl<CEl<OS (l'OOA llE ÁIUJOL) (C. llÁ Vil.A) 
CORTOClkCurro EN RED Al!REA ANTES DEL PUS. 4305 • TERCER.OS (AL COLOCAR LE'HlEltOS) (S. PL:'.IU:2) 
IN·rr�ro oc ROUO EN EL CADLE Dl! SEDAPAJ.Y�·DESCAR.OA EN TEJU.,tn..AI. DE I.Ll!GADA SE. IK) 1 (0.ROfJU:S) 
DESCAltüA UN i'DS.Ol�%•COJlROSJON. MJ!OIO AMUIENTI! SAJ.lNO (P. VEUZ) 
NO llAY Dl:FllCTO (G.ltOUl.llS)¾•AJ. NOIU.W.lZAR lil. CIRC.SE.lill A SEüAPAI. (IU'-06)"1-·L:I. CLllitffl:'. Sl!UAJ'AL 
TRAfO UeFECTUOSO (G.l<Olll.ES)¾•EN El. REOOlllNAOO INTERNO (QUEMA fUSlilL� EN LA l'ASE S) 
LINEAS CAJl)AS l FASES T 174� A 1' IOtiK6 - POR TERCEROS INTENTO DE llODO (R.IIUAf'AYA) 
l.8"EAS CAll)A.S OCRJVACION Dl¡ IUIOlT A MORAi.ES TRUJD.J.O • CORROSION (DAºfO: R. IIUAPAYA • 1'. Vl:lll.) 
DESCAHOA SUPEltflClAI. EN 1.:1:1•l)S. • SUClllDAD I nJMEOAD (R.IIUAPA Y A) 
CUEI.LO MUEiffO AlllEltTO EN l.LlmADA OEI. PDS.1SS9Y.•POR CORROSJON q>. VELIZ) 
SUSTRACCIUN DI ! UARII.AS 01! COIJIU! DI! 11.T. (M. AI.J\RCON)%• 
DESCAltüA EN RJ!I) AEtlEA (TCO. YATO)'Y .. •l>J!SCAROA CN DERJVACION A SAlJ.)S 146 (DATO: vm.:INOS) 
l>ESCAltoA EN RJ.:O AHllllA (TCO. 00/1.U:Z)'K•FJ\LSO CONTACTO EN FIJS UNK 

1 67 �mf�A_!!f�A 

19 • 19 

ct;vmu 

nli C.IU.�HiHll/'. J.OCvtc;JilW 

.\'J-."Hl1CJO 

s ACCIONES DE TERCEROS REDES Al!llEAS 
V PROPIAS DE 1.UZ DEL SUR OTROS 

s ACCIONES DC! TERCEROS REDES AEHEAS 

V ACCIONES DE TERCEROS JU:DES AEIU:AS 
V ACCIONl:S OE TJ.HtCEROS REDES AEIU!J\S 
s l'RDl'lAS DE LUZ OEI. SUk ornos 

s l'ltOl'lAS 01! 1.UZ OCI. SUR O'l'ltOS 
-V PROl'lAS DE 1.UZ DEI. sur< OTROS 
V l'ROl'lAS lll! 1.UZ DEL SU!t OTJWS 
s ACCIONES DE TERCW<OS REDES AEIU!.AS 
s ACCIONES Ul? H�RCEROS REDES AERF.J\S 
V PROl'lJ\S DE LUZ l>EI. SUl< OTROS 
s ACCIONES OE TERCEROS REDES AJ:'.l<EAS 
s ACCIONES DE THkCl:U.OS REDES AEREAS 
V PllOl'lAS 01! LUZ DEL SU!t lNSTALACJONES l'AHTJCULAkE.S 
s CONIJICIONES CUMÁTICAS J;QUll'OS OE J•RO'Jl:'.CCJON Y MANIOUIU\S 
V PROl'IAS Df: LUZ DEL SUR INSTAIJ\CIONES PARTICUI.ARES 
s l'ROl'lAS DE LUZ DEL SUR SUliESTACJ<>N El.ECl'lt.lt:AS 
s ACCIONES DI.: Tl:RCl:ttOS IU:J)E.S AEIU�S 
s CONl)ICIONf� CLIMÁTICAS ltEI )ES AEJU:AS 
s J'llOl'lAS l>l! LUZ Ul:L SHI< 1:Qllll'OS l>E l'llOTEL'C.:ION Y MANIOUlt/\S 
s CONUICIONES CLIMÁTICAS llEIJl!S Al:IU:AS 
s ACCIONHS l>I! THl<CEl<OS SUIIESTACl<)N l:I.J:c·1·1t1CAS 
e l'llÜl'lJ\S 1)1! 1.IJZ lll:1. Slllt HEl>I� Al:IU�S 
s l'IUJl'lAS l>i! 1.Ul. DEI. Slllt l:QlJll1JS J)I: l'HUll'.C(.;JlJN Y MANl(>tmAS 
s l'ltOl'IAS l>IJ lllZ 1)(-:1. Slll< EQlJll'OS l>E l'lWTl!CCION Y �,'.\Nl(llll<AS 



ÁNEX02 

RESULTADOS DE CONFIABILIDAD 

ALIMENTADOR U-06 



ZONIFICACIÓN D�L ALIMENTADOR POR TRAMOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN y MANIOBRA 
INDICADORES BASICOS DE CONFIABILIDAD POR TRAMOS DE RED PRIMARIA MT 
C.S CHACARILLA • ALIMENTADOR U-06 

Zona Elemento Configuración Aereo Subterráneo Carga A, TRAMO Clientes (m) (m) (kW) /lnt/Añol 
Z1 1 nterruptor Radial 0.0204 
Z1 Cable Paralelo 384.00 174.90 201.00 0.0201 
Z2 Seccionador Radial 0.0495 
Z2 Cable Radial 313.00 0.0406 
Z2 Cable Radial 8.00 137.02 2.00 0.0010 
Z3 Interruptor Radial 0.0204 
Z3 Cable Radial 31.80 0.0041 
Z3 Conductor Radial 583.00 0.1690 
Z3 Cable Radial 38.20 493.69 241.00 0.0050 
Z4 Interruptor Radial 0.0204 
Z4 Cable Radial 234.00 229.93 81.00 0.0303 
Z5 Interruptor Radial 0.0204 
Z5 Cable Radial 154.00 0.0200 
zs Cable- Radial 17.00 253.20 118.00 0.0022 
Z5 Cable Radial 15.00 0.0019 
zs Cable· Radial 32.00 0.0042 
Z5 Cable- Radial 10.00 51.40 57.00 0.0013 
z5· Cable· Radial 43.00 0.0056 
z5- Seccionador Radial 0.0495 
zs. Cable- Radial 20.00 102.40 1.00 0.0026 
z:r Seccionador Radial 0.0495 
Z7 Cable Radial 20.00 229.20 1.00 0.0026 
za Interruptor Radial 0.0204 
za Cable Radial 128.00 361.03" 326.00 0.0166 
Z9 Seccionador Radial 0.0495 
29 Cable· Radial 20.00 0.0026 
zs Cable Radial 10.00 94.46· 1.00 0.0013 
Z9 Cable Radial 9.00 286.40 202.00 0.0012 
Z10 Seccionador Radial 0.0495 
Z10 Cable Radial 20.00 58.20 1.00 0.0026 
Z11 Interruptor . _ Radial 0.0204 
Z11 Cable Radial 569.00 342.95 171.00 0.0738 
Z12 Interruptor Radial 0.0204 
Z12. Cable Radial 696.00 280.59 329.00 0.0903 
Z13 Seccionador Radial 0.0495 
Z13 Cable Radial 75.00 0.0097 
Z13 Cable Radial 75.00 0.0097 
Z13 Cable Radial 55.00 109.12 68.00 0.0071 

Z13 Cable Radial 10.00 89.91 1.00 0.0013 

Z13 Cable Radial 55.00 0.0071 

Z13 Cable Radial 30.00 0.0039 

Z13 Cable Radial 12.00 118.63 263.00 0.0016 

Z13 Cable Radial 12.00 0.0016 

Z13 Cable Radial 95.00 0.0123 

Z13 Cable Radial 8.00 157.44 43.00 0.0010 

Z13 Cable Radial 8.00 0.0010 

Z13 Cable Radial 173.50 0.0225 

Z13 Cable Radial 8.00 170.85 152.00 0.0010 

Z13 Cable Radial 8.00 0.0010 

Z13 Cable Radial 100.00 0.0130 

Z13 Cable Radial 119.00 0.0154 

Z13 Cable Radial 16.00 139.83 64.00 0.0021 

Z13 Cable Radial 77 00 0.31 1.00 0.0100 

Z13 Cable Radial 177.00 0.0230 

Z13 Cable Radial 92.00 46.14 8.00 0.0119 

Z13 Cable Radial 30.00 0.31 3.00 0.0039 

Z14 Interruptor Radial 0.0204 

Z14 Cable Radial 100.00 0.0130 

Z14 Cable Radial 41.00 0.0053 

1 de 2 

( )._ • r hRAMO 

lhr/Añol 
0.0725 
0.0685 

0.0647 
0.2762 
0.0071 
0.0725 
0.0281 
0.8993 
0.0337 
0.0725 
0.2065 
0.0725 
0.1359 
0.0150 
0.0132 
0.0282 
0.0088 
0.0379 
0.0647 
0.0177 
0.0647 
0.0177 
0.0725 
0.1130 
0.0647 
0.0177 
0.0088 
0.0079 
0.0647 
0.0177 
0.0725 
0.5022 
0.0725 
0.6143 
0.0647 
0.0662 
0.0662 
0.0485 
0.0088 
0.0485 
0.0265 
0.ü106 
0.0106 
0.0838 
0.0071 
0.0071 
0.1531 
0.0071 
0.0071 
0.0883 
0.1050 
0.0,41 
0.0680 
0.1562 
0.0812 
0.0265 
0.0725 
0.0883 
0.0362 



ZONIFICACIÓN DEL ALIMENTADOR POR TRAMOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN y MANIOBRA 
INDICADORES BÁSICOS DE CONFIABILIDAD POR TRAMOS DE RED PRIMARIA MT 
C.S CHACARILLA • ALIMENTADOR U-06 

Zona Elemento Configuración Aereo Subterráneo Carga )._ TRA"'O Clientes (m) (m) (kW) (lnt/Año) 
!214 Cable Radial 10.00 2.00 0.0013 
214 Cable Radial 10.00 102.60 1.00 0.0013 
214 Cable Radial 48.00 0.0062 
214 Cable Radial 118.90 0.0154 
215 Interruptor Radial 0.0204 
215 Cable Radial 386.00 0.0501 
215 Cable Radial 10.0D 32.27 31.00 0.0013 
215 Cable Radial 10.00 0.0013 
215 Cable Radial 220.00 0.0285 
216 Seccionador Radial 0.0495 
216 Cable Radial 357.00 0.0463 
216 Cable Radial 10.00 76.38 130.00 0.0013 

217 Interruptor Radial 0.0204 

217 Cable· Radial 6.00 0.0008 

217 Cable Radial- 60.00 0.0078 

217 Cable Radial 115.00 0.0149 

217 Cable Radial 266.00 267.34 324.00 0.0345 

218 Seccionador Radial 0.0495 

218- Cable· Radial 228.00 101.48 69.00 0.0296 

Z.18 Cable· Radial 299.00 0.0388 

218: Cable· Radial 8.00 11.07 134.00 0.0010 

219 Seccionador Radial 0.0495 

219 Cable· Radial 10.00 75.20 1.00 0.0013 

Total 583.00 6,320.40 4.594.26 3,027.00 1.6086 

2 de 2 

( Á. • r HRAMO 
(hr/Año) 

0.0088 
0.0088 
0.0424 

0.1049 
0.0725 
0.3407 
0.0088 
0.0088 

0.1942 
0.0647 
0.3151 
0.0088 

0.0725 
0.0053 
0.0530 

0.1015 
0.2348 
0.0647 

0.2012 
0.2639 
0.0071 
0.0647 
0.0088 

7.5143 
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RES!Ji,TAPOS PJ<:L ANÁU§I$ Pll: �QNfJAP,lf.,JpAp f:i'l f:J-. ¡\.J,JM!i:NTAPOl{ lJ - 116 

Jndic•dores de Confia�ilid•d a Nivel <fe Zonas de J'rotccción (Por No<fos) y • nivel <!el Sistcmn (pof. Alimentador) 
C.S. CIIACARILLA -ALIMENTAOO!l U-!)6 
A NIVEL DE NODOS OE CARGA 

CMr,n Uiuauio, 
Nudo de Zum, Númcn• de 
c ... ,, ... Au.llli'.t:ild.t Olcutes 

F1·ctucm:iM Je 
i"J'Omedlu 

t':.tll• (lntJ111r.o) 

l>um<ión de 1 · · · Id d U (1 1 · Id 
1 

nch�¡,umbd u , 1) ntcrrump •u en 
lnlcrrupc oncs (h) · · 

el Nodo (kW) 

1 21 201 174.9 0.0405 3.48 0.141 8 

2 22 2 137.0 0.1317 3.71 0.489 
3 23 241 493.7 0.2390 4.91 l. 174 58 
4 24 81 229.9 0.2898 5.02 1.453 23 
5 25 175 304.6 0.3453 5.11 1.765 60 
6 Z6 1 102.4 0.3974 4.65 un 

7 27 1 229.2 0.3974 4.65 1.847 
8 28 326 361.0 0.3268 5.02 1 639 107 
9 29 203 380.9 0.381j 4.56 1.738 77 

10 210 1 58.2 0.4334 4.20 1.820 
11 211 171 343.0 0.42 IO 5.26 2.214 72 
12 212 329 280.6 0.5316 5.46 2.900 175 
13 213 603 832.5 O 6307 5.34 3.369 380 
14 214 3 102.6 0.4839 5.32 2.575 1 
15 215 31 32.3 0.6332 5.51 3.525 20 
16 216 130 76.4 0.62M7 5.23 3.289 82 
17 217 324 267.3 0.6100 5.52 3.367 198 
18 218 203 112.5 0.7289 5.36 3.904 148 
19 219 1 75.2 0.6608 5.21 3.441 1 

Total 3,027 4,594.3 

A NJVEI, ,H¡ Nonos QJ'I, SJSTEMA UJI JlJSTJlJQIICJQN-AUMENTAOQJI 11§ 

Indices Correspondiente al Allmenludor U6 

pua·�d4n �� Ener,la No 
�nl�rrupclune:ii de 

CJicnlcJ 
Sumlul.:Hrad». (kWh) 

28 24.65 
1 67.00 

283 579.82 
118 334.19 
309 537 65 

2 189.18 
2 423.44 

534 591.69 
353 661.95 

2 105.95 
379 759.1.¡ 
954 813.79 

2,031 2.8007 
8 264.24 

109 113.75 
428 251.22 

1,091 900.21 
793 439.41 

3 258.75 

Rci.J Airea 

(Km) 

583.0 

583.0 

SAIFI 0.4658 !ni./ Clientes - Sislemu Pnrametros C•mcteristicos del Alimenhulor U-06 
SAIDJ 2.4536 hrs. / Clien1es - Sis1ema 
CAIDI 5.2675 hrs. / Clienles - lnt. 
ASA! 0.9997 
ASUI 0.0003 
ENS 10.121 MWh 

AENS 3.3434 kWh / Clienle 

Nodos 19 
To1al Us4arios 3,027 
Carga 4.59 
Req Aérea 583.00 
Red Sub1e1Tánen 6,320.40 

MW 

Km 
Km 

Uc,I 
Total Aéreo 

To11J 

Subh:1T1hu:111 Sublcrnincu 
(Km) 

(l{m) 
(J.:m} 

384.0 384.0 
321.0 705.0 
70.0 583.0 454.0 

234 0 583.0 688.0 
271.0 583 O 959.0 

20.0 583.0 979 0 
20.0 583.0 979.0 

128 O 583.0 816.0 
39.0 583.0 855.0 
20.0 583 O 875.0 

569.0 583.0 1.385 0 
G9G.O 583.0 2.081.0 

1.235.5 583.0 2.(,20.5 
327.9 583.0 1,712.9 
626.0 583.0 2,707.0 
3(,7.0 583.0 2,448.0 
447.0 583.0 2,528.0 
535.0 583.0 3.063.0 
10.0 583.0 2,538 O 

6,320.4 



ÁNEX03 

RESULTADOS DE CONFIABILIDAD 

ALIMENTADOR CH-04-



ZONIFICACIÓN DEL AUMENTAOOR POR TRAMOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN y MANIOBRA lNDICAOORES BASICOS DE CONFIABILIDAD POR TRAMOS DE RED PRIMARIA MT 
C.S SAN JUAN -AUMENTAOOR CH�4 

1 Zona E.lememo Configuración Material 
Sección 

mm· lm) 
,21 lnterruetor Radial 

Áereo (m) Subterráneo 

!21 Cable Radial N2XSY 240 864.00 
121 Conductor Radial AA 120 775.00 
21 Cable Radial N2XSY 240 43.00 
lZ Seccionador Radial 

lZ Cable Radial NKY )5 20.00 
23 Seccionador Radial 

123 Cable Radial N2XSY 25 30.00 
24 Fusible Radial 

,24 Conductor Radial cu 16 5.00 
lnterruotor Radial 

Cable Radial N2XSY 70 355.00 
lntefT\JPtor Radial 

26 Cable Radial N2XSY 70 84.00 
l7 Cuchilla Radial 

l7 Conductor Radial AA 120 211.00 
Conductor Radial AA 120 427.00 

l7 Conductor Radial AA 120 128.00 

l7 Conductor Radial cu 16 36.00 
l7 Conduaor Radial cu 16 8.00 

28. Fusible Radial 

28 Conductor Radial cu 16 22.70 
29 Fusible Radial 

Z9 Conductor Radial· cu 16 33.70 
210 Fusible· Radial 

210 Conductor Radial cu 16 40.00 
211 Fusible· Radial. 

211 CondJctor Radial- cu 16 19.00 
212 Fusible• Radial 

212 Conductor Radial cu 16 4.00 

213 Cucllttla· Radial 

213 Cable- Radial N2XSY 70 140.00 

213 Conductor Radial AA 120 397.00 
213 Conductor Radial AA 35 10.00 

214 Fusible Radial 

214 Conductor Radial N2SXS2Y 35 86.00 
214· Cable Radi.al N2XSY 25 22.00 
215 Cucllula- Racial. 

215 Cable Radial N2XSY 70 120.00 

216 Seccionador Radial 

216 Cable Radial NKY )5 52.00 

216 Cond.Jctor Radial cu 33 380.00 
216 Conductor Radial cu 13 182.00 
216 ConOJctor Radial cu 13 12.00 

216 ConeiJctor Radial cu 13 18.00 
216 Conductor Radial cu . 16 2.00 
216 Conductor Radial cu 16 90.00 

,217 Interruptor Radial 

1217 Cable Radi.al NKY )5 52.80 
1217 Conductor Radial cu 33 177.00 

-21 7 Conductor Radial cu 33 79.00 
1217 ConCiJctor Radial cu 16 135.00 

217 Conductor Radial AA 35 101.00 

1217 Conductor Radial cu 35 70.00 

!217 Conductor Radial AA 35 405.00 

;217 Conductor Radial AA 35 90.00 

217 Conductor Radial AA )5 95.00 
1217 Conductor Radial cu 13 49.50 

,217 Conductor Radial. cu 13 59.00 
218 Interruptor Radial 

218 Cable Radial NKY 120 56.00 

218 ConOJctor Radial cu 67 491.00 
218 Conci.Jctor Radial cu 21 167.00 
218 Conductor Radial cu 21 328.00 

'218 Conó.Jctor Radial cu 21 422.00 
218 Cono.Jetar Radial cu 13 475.00 

IZ18 Cono.Jetar Radial N2SXS2Y )5 77.00 

¡218 Cable Radial N2XSY 25 94.00 

218 Cable Radial NKY 35 234.00 

:218 Conci.JciOr Radial N2SXS2Y )5 44.20 

!219 Fusible Radial 

·219 Conductor Radial cu 13 10.00 

llnt/Ano¡ lhrfAnol 
Carga (kW) Clientes 1 l.• r In.,.., 1 

0.0232 0.0451 
163.66 127.00 0.1306 0.9389 

0.3874 1.2552 
0.0065 0.0467 

0.0030 0.0217 

0.0045 0.0326 
0.0640 0.1074 

161.20 1.00 0.0025 0.0081 
0.0232 0.0451 
0.0537 0.3858 

0.0232 0.0451 
0.0127 0.0913 

0.1055 0.3418 
0.2135 0.6916 

0.0640 0.2073 
0.0 180 0.0583 
0.0040 0.0130 
0.0640 0.1074 

62.35 76.00 0.0113 0.0366 
0.0640 0.1074 

93.53 147.00 0.0168 0.0546 
0.0640 0.1074 

77.94- 116.00 0.0200 0.0648 
0.0640 0.1074 

3t.18 17.00 0.0095 0.0308 
0.0640 0.1074 

247.00 1.00 0.0020 0.0065 

0.021 2 0.1521 
0.1985 0.6430 

0.0050 0.0162 
0.0640. 0.1074 
0.0430 0.1393 

79.66· 110.00 0.0033 0.0239 

124.71 35.00 0.0181 o. 1304-

0.0079 0.0565 
0.1900 0.6155 

21.51 30.00 0.0910 0.2948 
0.0060 0.0194 
0.0090 0.0292 

19.20 1.00 0.0010 0.0032 
0.0450 0.1458 
0 .0232 0.0451 
0.0080 0.0574 
0.0885 0.2867 
0.0395 0.1280 

32.27 15.00 0.0675 0.2187 
0.0505 0.1636 
0.0350 0.1134 
0.2025 0.6560 
0.0450 0.1458 
0.0475 0.1539 
0.0247 0.0802 
0.0295 0.0956 
0.0232 0.0451 
0.0085 0.0609 
0.2455 0.7953 
0.0835 0.2705 
0.1640 0.5313 
0.2110 0.6835 
0.2375 0.7693 

124.40 88.00 0.0385 0.1247 
0.0142 0.1021 
0.0354 0.2543 

27.12 9.00 0.0221 0.0716 
0.0640 0.1074 

16.92 1.00 0.0050 0.0162 
220 Fusibk? Radial 0.0640 0.1074 

1 40 1l,22�0-�Co�nC1_5áJ�a�or:._r _ _!R�a!."d'!;1a�1 ___ _;C�U!._ __ _c1":6c_ _____ .=.27,.:4:c_.0:,:0::._ ___ ____ -"2"'6"-.=----"-1.""00::.__--¡¡o
'i,
.1

¡¡:
37

;¡;
0
�

---� 
'-' 0.0640 0.1074 ) :221 Fu.s1b'e Radial 

1221 Cable Radial N2XSY 
222 Fusible Radial 

222 cable Radial NKY 
222 Gal>• Radial NYSY 

25 261.00 

16 96.00 
)5 8.00 

1 de 3 

35.23 39.00 

62.35 42.00 

0.0395 0.2836 
0.0640 0.1074 
0.0145 0.1043 
0.0012 0.0087 



ZONIFICACIÓN DELAUMENTAOOR POR TRAMOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN y MANIOBRA 
INDICAOORES BASICOS DE CONFIABILIDAD POR TRAMOS DE RED PRIMARJA MT 
C.S SAN JUAN - AUMENTAOOR CH--04 

Zonc1 Elemento Configuración Material 
Sección 

Áere-o (mt 
SubteITTneo 

mm� (m) 
Z22 Cable Radial NYSY 35 14.00 
Z22 Cable Radial NKY 16 469.00 

Cable Radial NYSY 35 14.00 
Z23 Fusible Radial 

Z23 Cable Radial N2XSY 25 15.00 
Z23 Cable Radial NKY 70 576.00 
Z23 Cable Radial NKY 70 23.00 
224 Seccionador Radial 

Z24 Cable Radial NKY 35 60.00 
Z25 Seccionador Radial 

Z25 Cable Radial NKY 16 423.00 
Z25 Cable Radial NYSY 35 8.00 
Z26 Fusible Radial 

Z26 Cable Radial N2XSY 25 136.00 
Z26 Cable Radial N2XSY 25 170.00 
Z27 Fusible Radial 

Z27 Conductor Radial AA 35 69.00 
Z27 Cable Radial N2XSY 25 41.00 
Z28 Fusible· Radial 

228 Conductor Radial AA 35 25.00 
Z29 Fus1bfe Radial 

Z29 Cuchilla Radial 
Z29 Cable- Radial. NKY 16 280.00 
Z29· Cable Radial NKY 16 57.50. 

Z29· Cable Radial NKY 16 211.00 
230 Fusible· Radial 
230 Conductor Radial cu 13 129.00 
230 ConckJdor Radial cu 13 129.00 
230 Con<ilctor Radial cu 13 93.00 
230 Conductor Radial cu 16 236.00 
230 Con<ildor Radial AA 35 200.00 

230 Conductor Radial cu 13 153.00 
230 Conductor Radial cu 13 51.00 
230 Conductor Radial cu 13 28.00 

230 Conductor Radial cu 13 19.00 

230 Cable·· Radial N2XSY 25 358.00 

231 Fusible- Radial 

231" Cable• Radial N2XSY 25 142.00 

231 Cable· Radial N2XSY- 25 348.00 

231 Cable Radial N2XSY 25 185.00 

Z:32 Cucnilla Radial 
232 Conductor Radial AA J5 70.00 

232 Conductor Radial cu 13 84.00 

232 Conductor Radial cu 13 55.00 

232 Conductor Radial cu 13 162.60 

232 Conductor Radial cu 13 196.50 

232 Conductor Radial cu 13 13.30 

232 Conductor Radial cu 13 154.50 

232 Conductor Radial AA 70 38.00 

233 Seccionador Radial 
233 Conductor Radial AA 70 136.00 

233 Condudor Radial AA 70 128.00 

233 Conductor Radial AA 70 318.00 

233 Conductor Radia/ cu 16 42.00 

Z33 Conductor Radial AA 70 128.00 

233- Conductor Radial AA 70 26.00 

233 Conductor Radial AA 70 176.00 

233 Conductor Radial AA 35 61.40 

233 Conductor Radial AA 70 266.00 

233 Conductor Radial AA ;o 16.00 

Z33 Conductor Radial AA 70 67.10 

233 Conductor Radial AA 70 29.00 

233 Conductor Radial cu 13 64.00 

233 Conductor Radial AA 70 178.00 

233 Cable Radial N2XSY 70 121.00 

233 Conductor Radial AA 70 310.00 

234 Fusible Radial 
Z:34 Conductor Radial AA 35 13.00 

235 FuSlble Radial 
Z:35 Cable Radial N2XSY 25 72.00 

236 Fus,t>Je Radial 
236 Conductor Radial cu 16 17.00 

Z:37 Fusible Radial 
237 CondUctor Radial AA 35 233.00 

237 ConóJctor Radial M 35 152.60 

237 Conductor Radial AA 35 151.00 

237 Conductor Radial AA 35 225.10 

238 Fusible Radial 
Z:38 ConóJctor Radial cu 13 20.00 

2 de 3 

A nu...o ( l. - r i,.,..., i Carga (kW) Clientes 
flnUA�ol lhr/A�ol 

0.0021 0.0152 
0.0709 0.5096 

97.90 66.00 0.0021 0.0152 
0.0640 0.1074 
0.0023 0.0163 

311.77 191.00 0.1022 0.7346 
124.71 105.00 0.0035 0.0250 

216.00 1.00 0.0091 0.0652 

0.0640 0.4597 
3.43 2.00 0.0012 0.0087 

0.0640 0.1074 
18.86 46.00 0.0206 0.1478 
21.04 6.00 0.0257 0.1847 

0.0640 0.1074 
0.0345 0.1118 

22.45 20.00 0.0062 0.()4,16 
0.0640 0.1074 

53.16 72.00 0.0125 0.0405 
0.0640 0.1074 

0.0423 0.3043 
76.70" 127.00 0.0087 0.0625 

217.30 325.00 0.0319 0.2293 
0.0640 0.1074 
0.0645 02089 
0.0645 0.2089 

93.53 167.00 0.0465 0.1506 
22.60 44.00 0.1180 0.3822 

0.1000 0.3239 
0.0765 0.2478 
0.0255 ·0.0826 

59.39 68.00 0.0140 0.0454 
0.0095 0.0308 

124.71 199.00 0.0541 0.3890 
0.0640 0.1074 
0.0215 0.1543 

62.35 33.00 0.0526 0.3782 
46.77 35.00 0.0280 0.2010 

0.0350 0.1134 
0.0420 0.1361 

140.30 173.00 0.0325 0.1053 
0.0813 0.2634 

77.32 127.00 0.0982 0.3183 
62.35 95.00 0.0066 0.0215 
45.83 91.00 0.0772 0.2502 

0.0190 0.0615 

0.0680 0.2203 
0.0640 0.2073 
0.1590 0.5151 
0.0210 0.0680 
0.0640 0.2073 
0.0130 0.0421 
0.0880 0.2851 
0.0307 ... 0.09S4 
0.1330-' 0.4308 
0.0080 0.0259 
0.0335 0.1087 
0.0145 0.0470 
0.0320 0.1037 
0.0890 0.2883 
0.0183 0.1315 
0.1550 0.5021 
0.0640 0.1074 

77.53 1.00 0.0065 0.0211 
0.0640 0.1074 

7.33 9.00 0.0109 0.0782 
0.0640 0.1074 

93.53 146.00 0.0085 0.0275 
0.0640 0.1074 
0.1165 0.3774 

46.77 110.00 0.0763 0.2472 
62.35 111.00 0.0755 0.2446 
26.50 65.00 0.1125 0.3646 

0.0640 0.1074 
93.53 147.00 0.0100 0.0324 



ZONIFICACIÓN DEL AUMENTADOR POR TRAMOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN y MANIOBRA 
INDICADORES BASICOS DE CONFIABILIDAD POR TRAMOS DE RED PRIMARIA MT 
C.S SAN JUAN -AUMENTADOR CH--04 

Zona Elemento Configur.1ción 

1222 Cable Radial 
222 Cable Radial 
222 Cable Radial 

Z23 FuSlble Radial 

Z23 Cabfe Radial 

Z23 Cable Radial 
Z23 Cable Radial 
Z24 SeccionadOr Radial 

Z24 Cable Radial 
Z25 Secoonador Radial 

Z25 Cable Radial 

Z25 Cable Radial 
Z26 Fusible Radial 

Z26 Cable Radial 

Z26 Cable Radial 

Z27 Fusible Radial 
Z27 Conductor Radial 

Z27 Cable Radial 
Z28 Fusible Radial 

Z28 Conductor Radial 

Z29 Fus,ble Radial 

Z29 Cuchilla Radial 

Z29 Cable· Radial 

Z29 Cable Radial 

Z29. Cable, Radial 
ZJQ'. Fusible· Radial 

ZJ()' Conductor Radial 

230:. Conductor Radial 

230' Conductor Radial 
ZJOC Conductor Radial 

230 Conductor Radial 

ZJO Conductor· Radial 

230· Conductor Radial 

ZJO- CondJctor Radial 

ZJO Conductor Radial 

230 Cable· Radial 

23.1 Fusible"· Radial 

ZJ1 Cable· Radial 

ZJ1 Cable· Radial 

231 Cable Radial 
232 Cuchilla Radial 

ZJ2 Conductor Radial 
ZJ2 Conductor Radial 
ZJ2 Conductor Radial 
ZJ2 Conductor Radial 
232 Conductor Radial 
232 Conductor Radial 
232 Conductor Radial 
ZJ2 Conductor Radial 
233 Seccionador Radial 
233 Conductor Radial 
233 Conductor Radial 
233 Conductor Radial 
233 Conductor Radial 
233 Conauctor Radial 
233 Conductor Radial 
233 Conductor Radial 
233 Conductor Radial 
233· Conductor Radial 
233 CondudOr Radial 
233 Conductor Radial 
ZJ3 Conductor Radial 
233 Conductor Radial 
233 Conductor Radial 
233 Cable Radial 
ZJ3 Conductor Radial 
234 Fusible Radial 
234 Conductor Radial 

•235 Fusible Radial 
·235 Cable Radial 
236 Fusible Radial 

,236 Conouctor Radial 
237 Fusible Radial 
237 Conductor Radial 
237 Conductor Radial 
237 Conductor Radial 
237 Conductor Radial 
238 Fusible Radial 
238 Conduetor Radial 

Material 

NYSY 
NKY 
NYSY 

N2XSY 
NKY 

NKY 

NKY 

NKY 

NYSY 

N2XSY 
N2XSY 

AA 
N2XSY 

AA 

NKY 
NKY 
NKY 

cu 

cu 

cu 

cu 

AA 
cu 

cu 

cu 

cu 

N2XSY 

N2XSY 
N2XSY 
N2XSY 

AA 
cu 

cu 

cu 

cu 

cu 

cu 

AA 

AA 
AA 
AA 
cu

AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
cu 

AA 
N2XSY 
AA 

AA 

N2XSY 

cu 

AA 
AA 
AA 
AA 

cu 

35 
16 
35 

25 
iO 

70 

35 

16 
35 

25 
25 

35 
25 

35 

16 
16 
16 

13 
13 
13 
16 
35 
13 
13 
13 
13 
25 

25 
25 
25 

35 
13 
13 
13 
13 

·13 
13 
70 

70 
70 
70 
16 
70 
70 
70 
35 
70 
70 
iO 

70 
13 
70 
70 
70 

35 

25 

16 

35 
35 
35 
35 

13 

Sección 

mm! Áereo (m) 

69.00 

25.00 

129.00 
129.00 

93.00 
·236.00 
200.00 
153.00 

51.00 
28.00 
19.00 

70.00 
84.00 
65.00 

162.60 
196.50 

13.30 
154.50 

38.00 

136.00 
128.00 
318.00 

42.00 
128.00 

26.00 
176.00 
61.40 

266.00 
16.00 
67.10 
29.00 
64.00 

178.00 

310.00 

13.00 

17.00 

233.00 
152.60 
151.00 
225.10 

20.00 

2 de 3 

Subrerrineo 
(m) 

14.00 
-169.00 

14.00 

15.00 
576.00 

23.00 

60.00 

4'.23.00 
8.00 

136.00 
170.00 

41.00 

280.00 
57.50 

211.00 

358.00 

1�2.00 
�-ºº

185.00 

121.00 

72.00 . 

Carga (kW) Clientes 

97.90 66.00 

J11.77 191.00 
124.71 105.00 

216.00 1.00 

3.43 2.00 

18.86 46.00 
21.04 6.00 

22.45 20.00 

53.16 72.00 

76.70 127.00 
217.30 325.00 

93.53 167.00 
22.60 44.00 

59.39 68.00 

124.71 199.00 

62.35 33.00 
46.77 35.00 

140.30 173.00 

77.32 127.00 
62.35 95.00 
45.83 91.00 

77.53 1.00 

7.33 9.00 

93.53 146.00 

46.77 110.00 
62.35 111.00 
26.50 65.01) 

93.53 147.00 

'""'"' 
{lnt/Mo) 

0.0021 
0.0709 
0.0021 
0.0640 
0.0023 
0.1022 
0.0035 

O 0091 

0.0640 
0.0012 
0.0640 
0.0206 
0.0257 
0.0640 
0.0345 
0.0062 
0.0640 
0.0125 
0.0640 

0.0423 
0.0087 
0.0319 
0.0640 
0.0645 
0.0645 
0.0465 
0.1180 
0.1000 
0.0765 
0.0255 
0.0140 
0.0095 
0.0541 
0.0640 
0.0215 
0.0526 
0.0280 

0.0350 
0.0420 
0.0325 
0.0813 
0.0982 
0.0066 
0.0772 
0.0190 

0.0680 
0.0640 
0.1590 
0.0210 
0.0640 
0.0130 
0.0880 
0.0307 
0.1330 
0.0080 
0.0335 
0.0145 
0.0320 
0.0890 

· 0.0183 
0.1550 
0.0640 
0.0065 
0.0640 
0.0109 
0.0640 
0.0085 
0.0640 
0.1165 
0.0763 
0.0755 
0.1125 
0.0640 
0.0100 

1).. ri,.,,_...., 

(hr/Ano¡ 
0.0152 1 
0.5096 I
0.0152 
0.1074 
0.0163 
0.73-16 
0.0250 

0.0652 

0.4597 
0.0087 
0.1074 
0.1478 
0.1847 
0.1074 
0.1118 
0.0446 
O. 1074 
0.0405 
0.1074 

0.3043 
0.0625 
0.2293 
0.1074 
0.2089 
0.2089 
0.1506 
0.3822 
0.3239 
0.2478 
0.0826 
0.0454 
0.0308 
0.3890 
0.1074 
0.1543 
0.3782 
0.2010 

0.1134 
0.1361 
0.1053 
0.2634 
0.3183 
0.0215 
0.2502 
0.0615 

0.2203 
0.2073 
0.5151 
0.0680 
0.2073 
0.0421 
0.2851 
0.0994 
0.4308 
0.0259 
0.1087 
0.0470 
0.1037 
0.2883 
0.1315 
0.5021 
0.1074 
0.0211 
0.1074 
0.0782 
0.1074 
0.0275 
0.1074 
0.3774 
0.2472 
0.24-16 
0.3646 
0.1074 
0.0324 
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METODOLOGÍA PARA DIAGNOSTICO DE CONF!All!LIDAD 

EN SISTEMAS DE DISTRWUCIÓN ELÉCTIUCO 

Autur: 

ALIMENTADOR CH-04 

ESQUEMA EQUIVALENTE DE CONflAlllLIDAD 

Carlos Cáccrcs Cusa verde 

Fi.:chu: 1 Í!:.i.:»lu: 

Noviembre - 200) 1 S/E 



RESUJ..TAPOS PJ!:1-- ANÁI--JSI� P,t: �Ql'ff/1,UILJPAJ> �N f:J, I\.J..IM�NTADOR CII - 04 

lmlicadurc.s de ConfinbilidtuJ a Nivel de Zonas Je P1·otccci6u (Por Nodui) y a1 1_�lvcl del Sbtcm• �p�r �lhncntador) 

C.S. SAN JUAN - Al,.IMENTADOR CJl-04 
A NIVEi. DE NODOS DE CARGA 

U1ull.rlo, Dun1.cih.dc: 
NuJu Je Zun.- Núuu:rv de Cui• l1rc:1.:ui:nd1t tic: l.h,uclón Je 

Jn1llt¡m11ll1JUJ»J. U (h) lu1<rru111¡1IJQ1 cn el !11lc�rupclouc1 �e 
t;'.nuxfANo tlcJ Aéro (Km) 

Su1ulub1r11.Jw. (l,:.WI,) C11rx• Am1IU ... d• CUc:utca l'ruumllu (k\Y) r11ll1t (1111.J.iio) 

21 127 163.7 0.5478 
22 0.5508 
2l O 5523 
24 1 161.2 0.6188 
25 0.6246 
26 05837 
27 1.02% 

2• 76 62.< 1.1049 
29 147 93.5 1.1104 

10 ZIO 116 77.9 1 lll6 
11 211 17 31.2 1.1031 
12 212 1 247.0 1 0956 
13 Zll 1 2S42 
1·1 i'.1-1 l ltl 7'J.1 1.)6-IS 
IS Zl5 35 12-4.7 1 2723 
16 Zl6 31 40 7 1 6221 
17 217 15 32.3 1 9))6 
18 218 97 ISIS 2 3555 
19 219 1 76.9 1.6911 
20 220 1 126 4 1 8231 
21 Zll )9 35 2 2.4S90 
22 222 10• 160.2 2.110-I 
2) 223 296 416.S 2.5274 
24 224 1 216.0 2.)6-16 
¡; Z25 2 3.4 2.4207 
lé 226 52 )9.9 2 0439 
27 L11 20 224 2 011'3 
28 Z28 72 53.2 2.0101 
29 229 452 2 94 O 2.0806 
)O ZJO 478 )00.2 2.5707 
JI Zll 68 109.1 2.JJ6J 
32 2n 486 325.8 2.9621 
)) 23l 1.5745 
h 234 1 JJ 5 1.6450 
JS Zll 9 7.J J.6-194 

)6 236 1·16 9).l 1.6-170 
37 237 2•6 135.6 2 019) 
38 2)8 147 93.5 1.6485 
39 239 lll ll l.3 2.0110 
40 240 1 2.0855 
41 241 150 Sl 9 2.22ll 
42 242 58 37.9 usi1 
43 243 1.6516 
H 244 .. 31.2 2.2075 
45 245 1 52 O 1.5851 
46 246 1.9286 
47 z.n 1 8.2 1 9986 
" Z41S 517 236.S 2.3 954 
49 249 461 143.1 2 6066 
50 250 7) 26.5 2.7661 
51 251 217 167.l 2 1435 
52 2s2 ·1 66 6 2.0006 
53 Z53 IM5 51.1 2 026S 

Tolnl S,51> 4,li80.2 

loh:rru¡1dum,:a (b) Nudu 
: 

4.17 2.286 70 
4.19 2.308 
4.20 2.319 
J.9) Hl4 1 
4.35 2.717 
4.15 2.422 
l.91 4.029 
J.78 4.IJJ 84 
l.77 4.191 16) 
l.77 4.201 129 
J.78 4.167 19 
J.78 4.143 1 
J 86 4840 
3.75 5.111 150 
3.91 4.971 45 
J.78 6.131 50 
J 68 7.115 29 
J.68 8.679 228 

J.70 6 258 2 
J 67 6 686 2 
l.69 9.070 % 

3.76 9.440 271 
J.78 9.562 748 
J.70 8.744 2 
3.78 9.147 5 
l.70 7.555 106 
J.62 7.378 41 
J.61 7.262 145 
l.76 7.818 940 
l 61 9.292 1.229 
J.70 10.lll 186 
l.57 10.562 1,440 
J.62 5.705 
J.55 5 8JJ 2 
J.57 5.891 15 
l.ll l.8!0 240 
l.49 7.046 578 
3.55 5.845 242 
l.49 7.019 666 

3.4) 7.161 2 
3.42 7.607 Jll 
J.64 5.759 92 
J.79 6.259 
J.65 8.060 185 
J.65 5.781 2 
J.59 6.922 
J.53 7.049 2 
3.48 8.ll5 l,'218 
3 46 9.019 1,202 
l.41 9.436 202 
J.51 7.519 465 
J.ll 7.056 2 
3 52 7 140 375 

Cllcnh:1 

�90 374.16 

2 )92.)7 

317 2G0.2ú 
616 391.96 
487 ll7.4l 

71 129.91 

4 1.023.23 

562 407.IU 
17' 6J9.t!6 
190 249.76 
107 229.58 
842 1.315.05 

6 481.40 
7 lUS.12 

314 119.54 
1.019 l,Sl2 68 
2,830 4.IJl.Jl 

9 1.888.76 
18 31.37 

)93 101.47 
148 165.62 
523 386.05 

3.534 2,298.49 
4,-142 2.789"4 

689 1,105.72 
5.IJJ l.441.05 

6 452.26 
53 43.16 

8Sl 546.20 
2.015 955.58 

859 546.66 
2.)23 9JS.52 

7 
1.141 -U0.28 

ll4 218.16 

6JJ 251.29 
6 )00 61 

7 57.ISO 
4,309 l.9 71 Ol 
4,158 1.290 67 

689 2S0.06 
l,6Jl 1.257.59 

7 469.90 
1.321 365 06 

O t:U�'t�I l!t' t:UlPUS Pt'I �ISTt'Ma Pf lllSTHIU�JC:IQij · 61 IMt�CJT,�PQl.i CII·º� 

JiuJices Corrcspondiculc al Alimcnlador CJl.04 
SAIFJ 2.1792 lnt / Clientes - Sistema Panuuclros Cnnclcdslicos del Aliuu::nlndor Cll-04 
SAIDI 7.S224 hrs. / Clientes - Sis1ema. Nodos S3 
CAIDI 3.5895 hrs. / Clientes - lnl. Total Usuados 5,518 
ASAI 0.9991 Carga 4.88 MW 
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MÉTODO 

MODOS DE FALLA Y ANÁLISIS DE EFECTO 

(FMEA) 

En la figura 1, se muestra el sistema eléctrico modelo a ser analizado al cual se' 

denominara sistema eléctrico base; como se puede apreciar este sistema no cuenta 

con ningún dispositivo de protección; la topología del sistema queda definido de 

acuerdo al sistema mostrado. 

SET 

- l 2 3 

a b 
e 

A '  B \ 

e i 

Figura 1. Sistema eléctrico base. 

El sistema se encuentra conformado por la sección principal (troncal), que se divide 

en tres tramos (secciones 1, 2 y 3), cada tramo posee una derivación lateral 

(derivaciones a, b y c); las derivaciones laterales terminan en los nodos A, B y C 

respectivamente; a partir-de este sistema eléctrico presentarán cuatro casos. 
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A los tres pnmeros casos se les rra insertando progresivamente dispositivos de 

protección; mientras que al cuarto caso, además de agregársele dispositivos de 

protección Y maniobra, dispondrá de una fuente alterna de transferencia de energía 

mediante un punto normalmente abierto, ubicada al extremo del alimentador; a partir 

de estos sistemas y con la información proporcionada en las tablas 1 y 2, se 

determinaran los índices básicos de con.fiabilidad, y a partir de estos los índices 

adicionales de confiabilidad orientados a clientes y cargas para cada caso, donde se 

podrán apreciar como evolucionan los resultados de los índices a medida que se van 

agregando dispositivos de protección al sistema eléctrico base. 

Además de conocer la topología del sistema eléctrico base-y su metrado, se necesitan 

conocer la tasa de falla. y tasa de. reparación para cada tramo del sistema, esta 
' ,  

información normalmente' se obtiene de las data histórica de· interrupciones del 

.. 

sistema; para nuestro caso asumiremos valores representativos con lo cual podremos 

determinar los índices de confiabilidad, tales valores se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1 Metrado, Tasas de Falla. y Tasa de Reposición 

Componente 
Longitud, L Tasa de fall�)., Tasa de reposición, r 

(km) (falla/Ion-Año) (hrs) 

Sección PrinciQal 
1.0 0.100 4 

2 2.0 0.100 4 

3 3,0 0.100 4 

Sección Lateral 
a 1.0 0.200 2 

b 1.0 0.200 2 

c 2.0 0.200 2 
, . ,  

Nota: Las tasas de falla y repos1c1on han sido asumidas, teruendo en cuenta los 

resultados del alimentador U-06. 
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Además de los índices básicos, se necesita conocer el número de clientes afectados 

por las interrupciones, el números de clientes atendidos por el sistema analizado y las 

carga afectada por efecto de las interrupciones; con toda esta información podemos 

conocer los índices adicionales orientados a clientes y cargas, para nuestro caso en la 

tabla.2 se muestran el numero de clientes y carga atendidos para los nodos A, By C. 

Tabla 2 Clientes y Carga conectada al sistema. 

Punto de Número de· Carga Promedio 

carga Clientes Conectada (kW) 

250 400.0 

150 250.0 

100 150.0 

TOTAL 500: soo�o 
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l. Caso 1 : Interruptor a la salida del alimentador

Se considera para este caso el sistema eléctrico base, con un interruptor a la 

salida del alimentador, tal como se muestra en la figura 2, debe notarse que las 

derivaciones se encuentran solidamente conectados a la sección principal del 

sistema. 

SET 

2 

b 

-1-
B ' 

3 

Figura 2. Sistema con interruptor de potencia. 

Una falla en cualquier zona del sistema, ya sea en las secc10nes principales 

( secciones 1, 2, y 3) o secciones laterales ( secciones a, b y c) causaría el disparo 

del interruptor de potencia, haciendo que todos los clientes conectados a este 

alimentador queden sin suministro eléctrico hasta la reparación de la falla y 

posterior restauración del servicio. 
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De los datos de la tabla 1, tabla 2 y para el caso del sistema mostrado en la figura 

2, se obtiene los tres índices básicos para cada nodo, información que sirve para 

determinar los índices adicionales de confiabilidad orientados a clientes y cargas 

desconectados por fallas en el sistema, que se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3 Cálculo de índices básicos - Caso 1 

Nodo de Carga "A" Nodo de Carga "B" Nodo de Carga "C" 

A r u A r u A R 

(Int/Año) (hr) (hrs/Año) (lnt/Año) (hr) (hrs/Año) (Int/Año) (hr) 

Sección PrinciQal 
0.1 4 0.4 0.1 4 0.4 0.1 4 

2 0.2 4 0.8 0.2 4 0.8 0.2 4 

3 0.3 4 1.2 0.3 4- 1.2. 0.3 4 

Sección Lateral 
a 0.2 2 0.4 0.2 2. . 0.4 0.2 2 

b 0.2 2 0.4 0.2 2 0.4 0.2 2 

e 0.4 2 0.8 0.4 2 0.8 0.4 2 

Total 1.4 2.86 4.0 1.4 2.86 4.0. 1.4 2.86 

Tabla 4 Resumen de índices básicos - Caso 1 

Nodos de 
A. (fallas/año) r (hrs/falla) U (hrs/año) 

Carga 

A 1.4 2.86 4.0 

B 1.4 2.86 4.0 

e 1.4 2.86 4.0 

u 

(hrs/Año) 

0.4 

0.8 

1.2 

0.4 
0.4 
0.8 

4.0 

Dado que cualquier falla que ocurriese ya sea en la secciones principales o 

laterales, esta afectaría a todo el sistema, quedando dicho sistema sin servicio 

eléctrico hasta que se repare la falla, esto se refleja en los índices básicos 

obtenidos en la tabla 4, ya que los valores de estos índices son los mismos para 

los tres nodos. 
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Con los datos proporcionados en la tabla 2 y con los índices básicos obtenidos en 

la tabla 4 se puede determinar los índices adicionales de confiabilidad orientados 

a clientes y cargas: 

_ ¿ U¡N ¡ _ (4.0x250 + 4.0xl50 + 4.0xl00) _ 4 00SAIDI- --- _ _o__ _______ --'- -

¿N i 250 + 150 + 100 

. _¿A ¡ 
N ¡ _ (1.4x250 + l.4x150 + l.4xl00) = 1 400CAIFI--_c._--�-------� 

N ,, tact 250 + 150 + 100 
a,ec os 

CAIDI= ¿U¡N i = (4.0x250 +4.0xl50+4.0xl00) =2_857
¿_l ¡N ¡ (1.4x250 + l.4xl50 + l.4xl00) 

_ ¿_U¡N¡ = (4.0x250+4.0xl50+4.0xl00) =0.99954ASUI-
¿ N ¡x8760 (250 + 150 + 100)x8760 

ENS = ¿(LªxU 1 )= (400x4+250x4+150x4)= 3.2MW 

AENS = ENS = 3200 = 6_4 kWh
¿ N ¡ 500 Cliente - Año 

Los resultados calculados líneas arriba se resumen en la siguiente tabla 
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Tabla 5 

Resultados de los cálculos de índices orientados a clientes y cargas Caso 1 

Índices Valores Unidades 
SAIFI l .400 Int. / Clie Sist - Año 

CAIFI l.400 Int. / Clie Afect -Año 

SAIDI 4.000 hrs / Clie Sist. -Año 

CAIDI 2.857 hrs / Clie Int. -Año 

ASAI 0.00046 

ASUI 0.99954 

ENS 3.2 MW/ Año 

AENS 6.4 · kWh / Clie Sist. -Año
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2. Caso 2 : Igual al Caso 1, más fusibles en las derivaciones laterales

En la práctica se usa protección adicional en las derivaciones laterales de los 

sistemas de distribución, una posibilidad de protección en las derivaciones 

laterales es la instalación de fusibles, en el caso de cortocircuitos sobre la 

derivación lateral, causaría la desconexión de este punto de carga hasta que la 

falla sea reparada, pero esta desconexión no afectaría a ningún otro punto de 

carga. 

SET 

L __ :-: __l��.: --�--2...,....+ _______ 3 ___ 
7
,n 

r w j 

1 a 
b e 

A ¡ B ¡ 
-l-

e ' 

Figura 3. Sistema con interruptor y fusibles 

En caso que la falla ocurriese en la sección principal del sistema, esta haría que el 

intenuptor dispare, dejando sin suministro a todos los clientes del sistema, hasta 

que se repare la falla y se normalice el servicio. 
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Finalmente se muestra la tabla 6 donde se obtiene los índices básicos para los tres 

nodos, índices que han mejorado con respecto al primer caso. 

Tabla 6 Cálculo de índices básicos - Caso 2 

Nodo de Carga "A" Nodo de Carga "B" Nodo de Carga "C" 

/1. r u "- R u /1. 

(Int/Año) (hr) (hrs/Año) (Int/Año) (hr) (hrs/Año) (Int/Año) 

Sección PrinciQal 

1 0.1 4 0.4 0.1 4 0.4 0.1 

2 0.2 4 0.8 0.2 4 0.8 0.2 

3 0.3 4 1.2 0.3 4 l.2 0.3 

Sección Lateral 

a 0.2 2 0.4 

b 0.2 2 0.4 

e 0.4 

Total 0.8 3.5 2.8 0.8 3.S 2.8: 1.0 

Tabla 7' Resumen de índices básicos - Caso 2. 

r 

(hr) 

4 

4 

4 

2 

3.2 

Nodos de 
"- (fallas/año) r (hrs/falla) U (hrs/año) 

Car�a 

A 0.8 3.5 2.8 

B 0.8 3.5 2.8 

e 1.0 3.2 3.2 

u 

(hrs/Año) 

0.4 

0.8 

l.2

0.8 

3.2 

En este caso, los índices tasa de falla (A) y tiempo de duración de salidas (U) han 

mejorado respecto al anterior caso, mientras que la duración promedio de 

intenupción (r) incrementa su valor� no siendo este último índice relevante, para 

efectos de performance de confiabilidad del sistema. En la tabla 7 se muestran los 

índices adicionales de confiabilidad orientados a los clientes y cargas. 
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Tabla 8 

Resultados de los cálculos de índices orientados a clientes y carga - Caso 2 

Índices Valores Unidades 
SAIFI 0.840 Int. / Clie Sist. - Año 

CAIFI 0.840 Int. / Clie Afect - Año 

SAIDI 2.880 hrs / Clie Sist. - Año 

CAIDI 3.429 hrs / Clie Int. - Año 

ASAI 0.00033 

ASUI 0.99967 

ENS 2.3 i'vfW / Año 

AENS 4.6 kWh / Clie Sist. - Año 
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3. Caso 3 : Igual al Caso 2, con seccionadores

Adicionalmente a la protección con fusibles del caso 2, un segundo refuerzo es la 

instalación de desconectadores dispuestos en puntos estratégicos a lo largo del 

alimentador principal; ante una eventual falla en el alimentador principal, 

después que la misma ha sido detectada, se puede abrir el desconectador 

pertinente y cerrar el interruptor principal, este procedimiento permite la 

restauración de todos los nodos entre el punto de suministro y el punto de 

aislamiento antes que el proceso de reparación haya sido completada,. el diagrama 

querefleja la instalación de desconectadores se muestra en la figura 4. 

SET 

� 

1 '- 2 

¡; ,d 
._¡ 

a 

_l
b e 

; 1 
1 B 

-1
-

' 

Figura 4. Sistema con interruptor, fusibles y desconectadores 
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Considerando que el tiempo total de maniobra para aislamiento de la zona fallada 

Y restauración de la zona no afectada por la falla es de 0.4 horas, se obtienen los 

resultados mostrados en la tabla 9. 

Tabla 9 Cálculo de índices básicos - Caso 3 

Nodo de Carua "A" Nodo de Carga "B" Nodo de Carga "C" 

r u A- r u "- r u 

(Int/Año) (hrs) (hrs/Año) (Int/Año) (hrs) (hrs/Año) (Int/Año) (brs) (hrs/Año) 

Sección PrinciQal 
0.1 4 0.40 0.1 4 0.4 0.1 4 0.4 

2 0.2 0.4 0.08 0.2 4 0.8 0.2 4 0.8 

3 0.3 0.4 0.12 0.3 0.4 0.12 0.3 4 1.2 

Sección Lateral 
a 0.2 2 0.40 

b 0.2 2 0.4 

e 0.4 2 0.8 

Total 0.8 1.25 1.0 0.8 2.15 1.72 1.0 3.2 3.2 

Tabla 10 Resumen de índices básicos - Caso 3 

Nodos de 
"- (fallas/año) r (hrs/falla) U (hrs/año) 

Carga 
0.8 1.25 1.0 

B 0.8 2.15 1.72 

e 1.0 3.2 3.2 

En este caso la tasa de falla (A) permanece. invariable para los tres nodos del 

sistema con respecto al caso 2, dado que en ambos casos la operación de los 

fusibles favorecen la reducción tasa de falla (A), en cuanto al tiempo de duración 

de salidas (U), estos han mejorado para los nodos "A" y "B" gracias a que los 

desconectadores aíslan la zona de falla permitiendo la restauración del servicio 

con el cierre del interruptor hasta el punto de: aislamiento de. la zona fallada; 

como se puede apreciar el tiempo de duración de salida (U) del nodo, "C',. 
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permanece igual al caso anterior, por que el aislamiento no puede quitar el efecto 

de ninguna falla en este punto. A partir de los datos de las tablas 2 y 10 

obtenemos los índices adicionales de confiabilidad orientados a clientes y cargas, 

cuyo resultado se muestra en la tabla 11. 

Tabla 11 

Resultados de los cálculos de índices orientados a clientes y carga - Caso 3 

Índices Valores Unidades 
SAIFI 0.840 Int. / Clie Sist -Ano 

CAIFI 0.840 Int. / Clie Afect-Año 

SAIDl 1.656 hrs / Clie Sist. -Año 

CAIDI 1.971 hrs / Clie Int. -Año 

ASUI 0.00019 

ASAI 0.99981 

ENS 1.31 MW / Ano 

AENS 2.62 kWh / Clie Sist.-Afío 
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4. Caso 4 : Igual al Caso 3, con transferencia de carga

Existen muchos sistemas radiales que se encuentran unidos por puntos 

normalmente abiertos, estos deben ser aprovechados para la transferencia de 

energía de uno a otro sistema en caso de interrupciones en cualquiera de ellos, y 

atender parte de la zona desconectada, que dependerá de la robustez del sistema. 

Esta operación corrige el efecto sobre los índices de confiabilidad, los cuales se 

muestran en la tabla 12. 

SET 

2 

b 

-1-
B ' 

SET ALTERNO 

,-� 

3 

e 

-l-e ' 

Figura 5. Sistemaidéntico al anterior con alimentación alterna. 

Adicionalmente a la consideración anterior, se considerará que el tiempo de 

aislamiento y maniobra para la transferencia de carga es de 0.5 horas, en el 

sistema mostrado en la f
i
gura 5, con lo cual obtenemos los índices básicos para

los nodos,.. como se muestra en la tabla 12. 

14 



Tabla 12 Cálculo de índices básicos - Caso 4 

Nodo de Carga "A" Nodo de Carga "B" Nodo de Carga "C" 
� r u � r u � r u 

(InUAño) (hr) (hrs/Año) (In U Año) (hr) (hrs/Año) (InUAño) (hr) (hrs/Año) 

Sección PrinciQal 

1 0.1 4 0.4 0.1 0.5 0.05 0.1 0.5 0.05 

2 0.2 0.4 0.08 0.2 4 0.80 0.2 0.5 0.10 

3 0.3 0.4 0.12 0.3 0.4 0.12 0.3 4 1.20 

Sección Lateral 
a 0.2 2 0.4 

b 0.2 2 0.40 

e 0.4 2 0.80 

Total 0.8 1.25 1.0 0.8 1.71 1.37 1.0 2.15 2.15 

Tabla.13 Resumen de índices básicos - Caso 4 

Nodos de 
� (fallas/año) r (hrs/falla) 

Car2a. 
U (hrs/año) 

A 0.8 1.25 1.0 

B 0.8 1.71 1.37 

e 1.0 2.15 2.15 

La tasa de falla (A) para los tres puntos de carga no cambia, los índices para el 

punto "A" permanecen invariables, esto debido a que una falla en el tramo "1" de 

la sección principal no podría ser atendido por el suministro original ni por el 

punto normalmente abierto, lado de la transferencia alterna; mientras a diferencia 

del caso anterior para la misma falla señalada líneas arriba, se tiene la opción de 

suministro de energía a través del punto normalmente abierto gracias a la 

transferencia de energía del otro sistema_ 
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Tabla 14 

Resultados de los cálculos de índices orientados a clientes y carga - Caso 4 

Índices Valores Unidades 
SAIFI 0.840 [ne. / Clie Sist. - Año 

CAIFI 0.840 lnt / Clie Afect - Año 

SAIDI 1.341 hrs / Clie Sist. - Año 

CAIDI 1.596 hrs / Clie lnt. - Año 

ASUI 0.00015 

ASAI 0.99985 

ENS 1.065 MW/ Año 

AENS 2.13 kWh / Clie Sist. - Año 

El resumen de los índices básicos e índices adicionales de confiabilidad 

orientados a clientes y cargas de los cuatro casos anteriores se: muestran en la 

tabla 15. 
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Tabla 15 Resumen de índices orientados a clientes y carga 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Punto de carga "A" 

11. (falla/ Año) l.4 0.8 0.8 

r (brs) 2.86 3.5 1.25 

U (brs/Año) 4.0 2.8 1.0 

Punto de carga "B" 
11. (falla/ Año) 1.4 0.8 0.8 

r (brs) 2.86 3.5 2.15 

U (brs/Año) 4.0 2.8 1.72 

Punto de carga "C',. 
11. (falla/ Año) l.4 1.0 1.0 

r (brs) 2.86 3.2 3.2 

U (hrs/Año) 4.0 3.2 3.2 

Índices adicionales orientados a clientes y cargas 
SAIFI 1.400 0.840 0.840 

CAIFI 1.400 0.840 0.840 

SAIDI 4.000 2.880 1.656 

CAIDI 2.857 3.429 1.971 

ASUI 0.00046 0.00033 0.00019 

ASAI 0.99954 0.99967 0.99981 

ENS 3.2 23 1.31 

AENS 6.4 4.6 2.62 

Caso l. Caso con intenuptor 

Caso 2. Igual al caso l, con fusibles en cada derivación lateral 

Caso 3. Igual al caso 2, con seccionadores 

Caso 4. Igual al caso 3, con alternativa de transferencia de energia 
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Caso 4 

0.8 

1.25 

1.0 

0.8 

1.71 

1.37 

1.0 

2.15 

2.15 

0.840 

0.840 

1.341 

1.596 

0.00015 

0.99985 

1.065 

2.13 



5. Comentarios

De la tabla 15, se grafica la figura 6 donde se observa que los valores de SAIFI y 

CAIFI son iguales para los diferentes casos planteados, esto se debe a que el numero 

de clientes del sistema coincide con el número de clientes afectados; se aprecia 

también como el SAIDI decrece a medida que se adicionan elementos de protección 

al caso base, con lo cual reducimos la duración promedio de las interrupciones a los 

clientes del sistema, el CAIDI primero aumenta su valor y luego decrece. 

INDICES DE ORIENTADOS A CLIENTES Y CARGAS 

INTERRUMPIDAS 

lmA •s oc oo 1 

5.000 ,-----------------------y 

4.000 +----------

3.000 +----------

2.000 +-----------

1.000 

SAIFI CAIFI. 

INDICES 

SA1D! CAIDI 

Figura 6. Índices orientados a cliente y cargas interrumpidas 
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PROMEDIO DE ENERGIA NO SUMINISTRADA (AENS), 

ENERGIA NO SUMINlSTRADA (ENS) 

!l!JAENS •ENs 1

A B e 

CASOS 

D 

Figura 7. AENS para cada cliente y ENS a todo el sistema 

Del gra:fico anterior se aprecia como a medida que se va implementado de elementos 

de protección al sistema base, va disminuyendo la energía dejada de suministrar al 

sistema y por ende a cada cliente conectado a este. 

TASA MEDIA DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO- ASAI 

0.99990 0.99981 
0.99985 

0.99980 
0.99967 ---

0.99970 

----
0.99960 

0.99954 

0.99950 

0.99940 

0.99930 

A B e D 

Casos 

Figura 8. Disponibilidad del sistema 
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A medida que adicionamos elementos de protección al sistema base, eL sistema 

garantiza una mayor disponibilidad de energía eléctrica para atender a sus clientes, 

tal como se puede apreciar en la figura 8; por lo tanto a incrementarse la 

disponibilidad del sistema, este de vuelve menos indisponible tal como se muestra en 

la figura 9 

TASA MEDIA DE INDISPONIBILIDAD DELSERVICIO

ASUI 

0.00046 
0.00050 �----========----

- .___ 0.00033 0.00040 
:-:------;..:: º·ººº3º �-�---_-ooo ......... ¡9------º_-oo_º_

l ,---
0.00020 • •· 
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Figura 9. Indisponibilidad del sistema 

20 



BIBLIOGRAFIA 

Evaluación de Indicadores de Calidad de Suministro y Elaboración de Base de Datos 
para Análisis de Confiabilidad en Red Primaria_ 
COVIEM S.A. Peru 2001 

Reliability Evaluation of Power System 

Roy Billinton 
Ronald N. Allan 

Estados Unidos 

Calidad del Servicio. Regulación y Optimización de. Inversiones 

1984 

Juan Rivier Abbad España 1999 

Reliability Assessing Module tutorial 

CYNIE Internacional 
..: 

Compendio de Normas del Sector Eléctrico 
Ministerio de Energía y Minas - Perú. 

Sistemas de Distribución 

Roberto Espinosa y Lara 

Canadá 

Perú. 

México 

Evaluation de Confiabilidad en Sistemas Eléctricos de Distribución 

2001 

2001 

1990 

Aldo Gary Amagada Mass Chile 1994 




