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INTRODUCCION 

A toda actividad corresponde un objetivo y en el presente caso la 

finalidad es el equipamiento electromecánico de la Planta de Trat� 

miento de Agua Potable y Cámara de Bombeo de Desagues, que viene a 

ser parte del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado -

de la ciudad de Sullana. 

El parámetro de partida para el dimensionamiento de todos los equi 

pos es la denianda de agua de la ciudad, tanto en su uso doméstico -

como industrial. 

De acuerdo a las normas existentes para los proyectos de agua pot� 

ble y alcantarillado para localidades urbanas el período de diseño 

es de 10 años .. 

Actualmente la ciudad de Sullana cuenta con una planta de trata -

miento de agua potable que resulta insuficiente p�ra las neeesida

des de la población por ésta razón el Servicio llacional de Abaste

cimiento de Agua Potable y Alcantarillado, SENAPA, programó dentro 

de su Plan Nacional de Agua Potable y Alcantarillado- la ejecución 

de la obra. 
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Debido a que el servicio de agua potable es de vital importancia 

se tiene que cubrir todos los riesgos de falla en el suministro 

de energía eléctrica, es por eso que además del suministro de la 

8npresa de Energía se ha dotado de una Planta de Generaci6n Elec 

trica de e1:1ergencia de 750 kW. 

En el presente proyecto se ha desarrollado entre otras cosas los 

siguientes temas: 

Descripción sucinta de las diferentes partes de que consta la 

Planta de Tratamiento de Agua y Cámara de Bombeo de Desagues 

Determinación de la máxima demanda de energia partiendo del -

diseño del diámetro óptimo de las tuber�1s de impulsi6n ya 

que la misma se abarata conforme disminu,y-3 el diámetro pero -

simultánea1nente las pérdidas aumentan originando mayor consu

mo de energía para el bombeo, ésto nos ha conducido a calcu

lar un diámetro 6ptimo. 

Calculo y diseño de las Redes de Distribución Primaria en 440V 

acá se ha determinado el nGmero óptimo de conductores por fa

se, al hacer el analisis observamos que una corriente determi 

nada se le puede transportar por uno, dos, ó mas conductores, 

abaratandose la inversión conforme disminuye el calibre de los 

conductores, pero a medida que el conductor es mas delgado -

las pérdidas por efecto Joule aumentan, dando lugar a que exis 

ta un número óptimo de conductores por fase 

Diseño completo de una .linea aerea en 10 kV 

Diseño de la subestaci6n de transfonnación tipo caseta de 1000

kVA 10kV/440V-420V,60Hz 
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Diseño de los dif�rentes tableros eléctricos,celda de llegada y

transformaci6n, tablero de conmutaci6n, tablero de distribución� 

arrancadores estrella-triángulo. 

Selección de un Grupo Electrógeno a fin de que pueda trabajar -

en las perores condiciones de carga, así no deberá ser afectado 

por el arranque de los motores de inducció�. 

Cálculo y Diseño de los Equipos de Bombeo 

Especificaciones Técnicas de los materiales y montaje 

- Metrado y Presupuesto, y fórmula polinómica de reajuste de pre

cios.

- Recomendaciones y conclusiones

- En el Apéndice se ha hecho la comparación técnico-económica en-

tre la autogeneración de energfa y la construcción de la línea

de transmisión.



1.1 Antecedentes 

CAPITULO I 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

La ciudad de Sullana en la actualidad se está sirviendo desde 

una pequeña planta de tratamiento que data de los años 30 la 

misma que ha sido constantemente reacondicionada a fin de sa

tisfacer las necesidades de agua, pero en la actualidad ya se 

ha alcanzado su máxima capacidad, siendo de necesidad urgente 

su reemplazo por una planta moderna capaz de satisfacer las ne 

cesidades de agua hasta el año de 1995. 

1.2 Objeto 

El presente proyecto corresponde al estud:o definitivo a nivel 

de ejecución de obra del equipamiento y alimentación de ener

gía de la Planta de Tratamiento de agua potalble y Cámara de 

Bombeo de desagues a fin de solucionar definitivamente el a

bastecimiento de agua potable de la ciudad de Sullana. 

1.3 Alcance del Proyecto 

El estudio comprende el cálculo y diseño de: 

a Diámetro optimo de la tubería de impulsión 

b Demanda máxima de energía 

c Selección de los equipos d.e bombeo 
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d Línea de transmisión en lOkV 

e Subestación de distribución 

f Central Diesel de Emergencia 

g Tableros de control y distribución 

h Circuitos de fuerza en 440V, número óptimo de cables -

por fase. 

i Alumbrado externo de la planta 

j Netrado y presupuesto 

k Especificaciones ticnicas de los materiales y equipos 

l Planos del Proyecto 

1.4 Características del Area del Proyecto 

Ubicación 

La ciudad de Sullana es la capital de la ,;rovincia del mismo -

nombre, perteneciente al departamento de ,1iura en la costa nor 

te del Perú, su situación geográfica está determinada por 4º 

53
1

28 11 de latitud sur y 81º01 1 09 11 de longitud Oeste de Grennwich. 

Clima 

El clima de la ciudad de Sullana es tropical, en verano la tem 

peratura alcanza hasta 38ºC y en invierno baja hasta 15ºC en la 

noche, llueve solamente en estío y las lluvias son de poca dur� 

ción pero intensas. Las grandes lluvias se presentan muy rara 

vez, los últimos 70 aftas las mayores lluvias se han registrado 

en 1925 y 1983. 
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Topografía 

La planta de tratamiento de agua potable y la cámara de desa

gues están ubicadas en la parte norte de la ciudad y la alimen

tación eléctrica es desde el patio de llaves de las Empresas 

Energia Electronorte ubicada al sur de ll ciudad de Sullana, es 

decir la línea atravieza toda la ciudad, la misma que tiene una 

topografía típica de las ciudades costeñas. 

Vias de Transporte 

La carretera Panamericana norte a la altura del Km 1060 conecta 

a la zona del proyecto con la capital de la República. 

Además por via aerea se puede llegar hasta la ciudad de Piura -

de donde dista 45- Km a traves de la carretera Panamericana. 

También se puede llegar desde el puerto de Paita a traves de 50 

Km de carretera asfaltada. 

1.5 Descripción General de la Planta de Tratamiento de A9ua Potable 

y Cámara de Bombeo de Desagues 

La planta de tratamiento se ha diseñado para una capacidad de 

690 L-P-S. y estará integrada por 3 unid�des que funcionarán si 

multáneamente cada una tiene una capaciddd de tratamiento de -

230 LPS y estan compuestas de las siguientes partes: 

Captación 

La fuente de abastecimiento es el canal Chira-Piura distante a 

12 Km en la parte Nor-este de la planta desde donde por grave

dad en una tubería de 24
u de diámetro se condute el agua hasta 

la planta. 
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Floculadores 
--·---

En seguida el agua recorre una cámara en forma de serpentin -

que favorece la formación de los grumos. 

Sedimentadore5 

Los sed imentadores son estanques donde se. ,jroduce e 1 acentami en 

to de los grumos de alúm_ina y arcilla. 

El agua procedente de los floculadores ingresa a los sedimenta

dores por el fondo de cada unidad, de aquí el agua se proyecta 

hacia los filtros. 

Filtros 

El último proceso que sufre _el agua antes de su distribución es 

el filtrado que se realiza a traves de una capa de arena conte

nida_en 3 tolvas de 16 m2 y 1 m de espesor con granos alrededor

de 1 mm. de tamaño 

El agua se infiltra a traves de la capa de arena que retiene -

particulai mil o mas veces mas pequefias que los poros entre 

los granos de arena, produciendo una impor ·.ante reducción en el 

contenido bacterial del agua. 

La salida de los filtros son regulados por sifones con admisión 

de aire pare i a 1 . 
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Cloración 

A la salida de los filtros el agua recibe la cloración, final 

para destruir toda contaminación, que pueda haber quedado de2_ 

pues de todos los procesos anteriores, y para dejar un resi -

duo de cloro disponible como protección contra posibles con 

taminaciones en el transporte ó distribución. 

Reservorio de Almacenamiento 

Despues de filtrada el agua se almacena en un reservorio de -

4,000 m3 de capacidad y de aqu1 se bombea al reservorio eleva

do de 4,000 m
3 desde el cual se reparte a los otros reservo -

rios y en general a toda la ciudad. 

Otras Partes de la Planta 

Además de las partes descritas y que son i:.herentes al camino 

que sigue el agua también son parte de la planta las siguien

tes instalaciones. 

Casa de Fuerza 

Es la sala donde funcionará el grupo electrógeno de emergen -

cia. Ya que el agua es un servicio de vital importancia se 

debe de cubrir todas las posibilidades de falla de las Empre

sas Eléctricas por lo tanto a la planta se le ha dotado de -

una central diesel equipada con un grupo electrógeno de 675 

KW. 
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Sala de Bombas 

La Planta de Agua está ubicada en la parte mas baja de la ciu 

dad por lo tanto toda el agua producida se debe de bombear· a 

un reservorio elevado en el cerro MAMBRE. La sala de -

bombas está equipada con 5 bombas de 170 L-P-S. 

Sub-Estación de Transformación 

Normalmente el abastecimiento de energia eléctrica proviene -

de Electronorte la que nos suministra en¿rgia eléctrica en 10 

kV por lo tanto, en la planta se tiene que instalar una Sub-

Estación de 1000 kVA. 

Sala de Compresores 

Como los filtros a causa del fango que retienen se llegan a 

colmatar, y para mantener su buen funcionamiento es necesa 

rio lavarlos con la inyección de flujo de agua y aire en 

sentido inverso al flujo nonnal, por lo tanto, cada unidad -

filtrante tiene su compresor. 

Cámara de Desagues 

Los desagues de la ciudad de Sullana deben de ser aprovecha -

dos en la agricultura pero antes se les debe de tratar en las 

lagunas de oxidación ubicadas en la part� norte de la ciudad. 

Para ésto los desagues se recolectan en la cámara de desagues 

ubicada en las inmediaciones de la Planta de Tratamiento de -

agua potable y equipada con 4 electrobombas con una potencia 

instalada total de 374 kW. 



CAPITULO 11 

ESTUDIO DE LA MAXIMA DEMANDA 

2.1 Limites del Servicio 

El estudio abarca una extensión de 1,519 hectáreas de acuerdo 

al area demarcada por el Plan Director de �ullana. 

2.2 Población y Periodo de Diseño 

La ciudad de Sullana es un centro agrícola de primer orden su 

población ha ido en crecimiento lento hasta 1,940 a partir del 

cual se observa un aumento en escala bastante fuerte, los da 

tos disponibles son: 

CUADRO 2.1 

AÑO POBLACION 

1940 21,156 

1961 86,928 

1972 105,533 

1981 147,721 
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Segun las normas para los proyectos de agua potable y alcant� 

rillado destinadas a localidades urbanas retomienda que para 

el diseño de las obras de ciudades de mas de 20,000 habitan -

tes se considera un período de 10 años. 

Con éstos datos se calculo la población para los años 1985 y 

1995 mediante el ajuste de mínimos cuadrados. 

El principio de éste método es: Que la recta que mejor se a 

justa a un conjunto de datos que muestra una ordenación de ten 

dencia lineal es aquella para la cual la suma de los cuadra -

dos de los residuos es mínima. 

Se denomina residuo a la diferencia entre un valor estimado y 

un valor observado. 

La aplicación del método de los mínimos cuadrados conduce a 

la determinación de las constantes a y b de 1a ecuación de la 

recta : y= a + bx, por medio de la util�Lación de dos e

cuac1ones llamadas normales: 

en las que: 

"2..Y 

"2..X 

"2.. xy 

¿ y = na + b � x 

¿ xy = a� x + 

= Suma de los valores 

= Suma de los valores 

conocidos de y

conocidos de x 

= Suma de los productos de los valores 

táneos de x y de y. 

simul 
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:E x
2 

= Suma de los cu�drados de los valores conoci

dos de x. 

n = Número de puntos conocidos. 

Los intervalos entre censos pueden o no ser constantes; apl.i_ 

candb �sta teoria a la determinación de la población futura -

de la ciudad de Sullana obtenemos. 

CUADRO 2.2 

PUNTO AÑO POBLACION X y XV 

1 1940 21,156 1.0 21.156 21.156 

2 1961 86,928 3.1 86.928 269.480 

3 1972 105,533 4.2 105.533 443.240 

4 1981 147,721 5.1 147.721 753.78 

TOTAL 13.4 361.338 1487.25 

¿ y = na + b¿ x 361.338 = 4a + 13.4 b 

1487.78 = 13.4a + 54.26b ¿Xy = a X +b :E X

de (1) y (2) 

a 

y = a+ bx

361.338 13.4 

1487.78 54.26 

. 4 13.4 

13.4 54.26 

= - 8.81 

x
2 

1.0 

9.61 

17.64 

26.01 

54.26 

(1) 

(2) 

(3)
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b = 29.594 

( a ) y ( b) en ( 3)

y= - 8.81 + 29.594 X

Luego para 1981 

1985 

1995 

X =  5.1 

X =  5.5 

X =  6.5 

y= 142.120 

y= 153.96 

y= 183.55 

La poblacion calculada para los años 1985 es de 153,960 habi

tantes y para el año de 1995 será de 183,550 habitantes. 

2.3 Capacidad de Tratamiento de la Planta de Agua Potable 

En todo sistema de abastecimiento la cantidad de agua consumi 

da varia continuamente en funci6n del tiempo, las condiciones 

alimentarias y costumbres de la población. Hay meses sobre 

todo en verano que el consumo es mayor, por otro lado en un 

mismo mes existen días en que la demanda de agua asume valo -

res mayores sobre los demas días. 

Durante el día el caudal dado por una red pública varía conti 

nuamente, en las horas diurnas el caudal supera el promedio -

alcanzado valores máximos alrededor del mediodia, durante el 

periodo nocturno el consumo decae por debajo de la media pre 

sentando valores mínimos en las primeras horas de la madruga

da. 

Consumo Promedio Diario Anual {Qp) 

Es el promedio de los consumos diarios durante un año de re 
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gistros su cálculo viene dado por la población servida en el 

período de diseño por la dotación adoptada. 

Qpda = 

Donde: 

Dot x Pob 
86,400 L = P.S

Dot = Dotación (lt/hb x día) 

Pob = Población (número de habitantes) 

Qpda = Consumo promedio (L-P.S) 

Consumo Máximo Diario 

El factor que mas influye en éste valor es el clima, la ciu

dad de Sullana tiene un clima cálido seco con una temperatura 

media de 28
º

C

Se afecta al consumo promedio por un c�2ficiente K1 llamado

coeficiente del día de máximo consumo y 5e obtiene de acuerdo 

a la siguiente expresión. 

Consumo Máximo Diario Kl = Consumo Promedio Diario Anual 

K1 varía de pais a pais, el reglamento del ministerio de vi

vienda para los proyectos de agua potable considera entre 

1.0 a 1.5, nosotros tomamos 1.3. 

Dotación de Agua por habitante 

Segun normas establecidas por el Ministerio de Vivienda es: 
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CUADRO 2.3 

FRIO 

120 lt/hab/día 

CLIMA 
TEMPLADO - CALIDO

150 l t/hab/d ía 

10,000 hab. 

De 10,-000 a 1501 t/hab/día 200 lt/hab/dia 

50,000, hab. 

Más de 200 l t/hab/día 250 lt/hab/día 

50,000 hab. 

Para Sullana corresponde una dotación de 250 lt/hab/día 

Capacidad de Tratamiento de la Planta de Agua 

Dotación 250 lt/h/d 

Periodo que abarca el proyecto 10 años 

Población para 1985 

Población para 1995 

153,960 hab.· 

183,550 hab. 

250 lt díaCapacidad = l�b. dia x 183,550 hab x 86,400

lt
Capacidad = 

531·1 seg.

Para cubrir las horas de punta del día de máximo consumo se 

diseña para el consumo máximo diario osea 

Q diseño = 
lt lt 1.3 x Qmd = .1.3 x 53�.lseg = 690.436 seg.
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La capacidad de derivación es de 1200 ·LPS que es el doble de la 

capacidad de la Planta de Tratamiento. 

Dosificadores 

Para neutralizar la turbidez del agua es necesario eliminar to 

da materia suspendida que le dá el aspecto turbio y la hace ina 

decuada para muchos usos. 

La materia suspendida en el agua está formada por material más 

o menos grueso que sedimenta con facilidad y está formado tam

bien por materia finamente dividida que constituyen particulas 

sumamente pequefias que se mantienen en suspensión. 

Para eliminar la materia coloidal y dejar al agua limpia es n� 

cesario interponer una acción quimica llam�ia coagulación y -

que consiste en la adición de un 1
1floculante 11 que al reaccionar 

con el agua forman compuestos muy volum.inosos llamados flóculos 

que al caer por la fuerza de la gravedad ;arrastran las mate

rias finamente divididas que encuentran a su paso. 

En la planta se usa el sulfato de aluminio como agente coagu -

lante, y el sulfato de cal para controlar el grado de acidez -

del agua. 

A los equipos encargados de hechar los reactivos al agua se les 

llama dosificadores ya sea de cal o de Alúmina segun sea el ca 

so. 
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2.4 Selección Oiametro Optimo de la tubería de Impulsión-Selec

ción del Eguipo de Bombeo 

2.4.1 De la Planta de Agua Potable 

Velocidad del Fluido 

Segun normas y requisitos para proyectos de agua pota

ble y alcantarillado del Minister�o de Vivienda y Cons 

trucción la velocidad mínima en t�bería de impulsión 

será de 0.6 m/seg, y la velocidad máxima admisible s� 

rá: 

En tubos de cemento 3m/seg. 

En tubos de asbesto cemento, acero 5 m/seg 

Cálculo y Diseño de los Equipos de Bombeo 

Número de Unidades de Bombeo 

El número de unidades dependerá fundamentalmente del 

gasto de bombeo y de sus variaciones, debiendo además 

suponerse un margen de seguridad prevá�ndo equipos -

de reserva para atender situaciones de emergencia. 

Resulta mas ventajoso aumentar el número de unidades -

disminuyendo la capacidad individLjl pero dando mayor 

seguridad en la atención de repara�iones. 

En la Tabla Nº 2.4 observamos la comparación económica 

de las distintas alternativas. 

ADT = 52.84m. 



NºDE CAUDAL 
BOMBAS L-P-S

TIPO 
BOMBA 
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CUADRO 2.4 

EFICIEN- POTENCIA PRECIO PRECIO PRECIO 
CIA MOTOR BOMBA MOTOR TOTAL 

___________________ $ U�� $ USA 

1 690. 5

2 

3 

4 

5 

6 

8 

345.0 8xl0xl4 
1740RPM 

230 8x10xl4L 
1740RPM 

173 8xl0xl4L 
1740RPM 

138 8x10x14L 
1740RPM 

115 6x10xl8L 
1740RPM 

86 [8-80 

1740RPM 

79% 

75 

70 

72 

78 

70 

230 1180 8010 9190 

160 1180 6336 7516 

150 1180 4575 5755 

100 1800 3980 5780 

77 1800 3500 5300 

65 1800 3200 5000 

No es posible usar un solo equipo ya que por su ta

maño no existe en el mercado y se debe partir el 

caudal en 2, 3 ó mas equipos. 

De usar 2 ó 3 equipos, por seguridad del servicio -

se debe tener un equipo similar en reserva para a 

tender situaciones de emergencia, lo que significa 

hacer una inversión muy fuerte· ara tener un equipo 

sin trabajar. 

- A partir de 4 unidades de bombeo el costo por equi

po es aproximadamente constante, pero a mas equipos

de bombeo aumenta el número de accesorios a usar ta

les como: válvulas de pie, uniones dresser, válvu -

las check, válvulas compu�rta, niples, etc.
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Por éstos motivos el número optimo de bombas a usar es 

4 más un equipo de reserva.· 

Cálculo del diámetro de la Tubería 

Como la tubería a usar será de asbesto cemento el ran 

go de velocidad permitido está comprendido entre 0.6 

a 5 111/seg. 

Q = V A 

Donde: 

Q = Caudal 

V= Velocidad 

A= i 

A= Area de la sección de la tubería 

TTD2

A = 
4 

O= Diámetro de la tubería 

no
2 

n 

4 = v --- O-'� 
-vm

Como el diámetro de las tuberías comerciales estan desi_g_ 

nadas en pulgadas, el caudal de las bombas está en lt/ -

seg. y la velocidad en m/s. 

D = 39.37 

Donde: 

� 4Q X 10-3
nv 

o = Diámetro de la tubería en pulg. 

Q = Caudal en L-P-S = 690.5 L-P-S 

V = Velocidad en m/seg. 



VELOCIDAD 

0.6 

1.0 

l. 5

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

4.0 

4.5 

5.0 

(M/S) 
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CUADRO 2.5 

DIAMETRO CALCULADO DIAM.TUB.COMERCIAL (PULGADAS) 
(EN PULGADAS) 

47.657 

36.915 36 

30.141 30 

26.102 24 

23.347 24 

21. 313 20 

19.732 20 

18.457 18 

17.402 18 

16.509 16 

Cálculo de las pérdidas en la tubería ó pérdidas Prima 

rias 

Las p�rdidas en la tubería lo calculamos con fórmula -

de HANZEN & WILLIAMS 

h = 

Donde: 

L Q�.85

(0.0178xCxD2 ·63) 1·85

h = Pérdidas en metros de agua (mH20)

C = Coeficiente para tubería eternit = 140 

D = Diámetro en pulgadas 
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Q = Gasto en litros por segundo·= ()0.44 L-P-s· 

L = Longitud en metros = 545 m. 

1.85 
h =

_54_5 __ x_6;..;c9..;;.0_. 4.;...;4 __ 

Para: 

o =

h =

Para:

D =

h =

(0.0178 X

36 11 

0.482 m 

30 11 

1.17m 

140x D2 • 63
) 

1.85

El cálculo para los otros diámetros estan en la tabla 

2.7 

Cálculo de las Pérdidas en los Accesorios ó Pérdidas 

Secundarias 

La pérdida en los codos, reduccione�, 

, etc. lo calculamos con la fórmula 

válvulas, 

h = KV2

Donde: 

K = Coeficiente de pérdidas secundarias 

Kl
= Coeficiente de resistencia para un codo 

K2
= Coeficiente de resistencia para una válvula 

K3 = Coeficiente de resistencia para una válvula

puerta. 

K = 
4 

Coeficiente de resistencia para una válvula 

K = 
5 

Coeficiente de resistencia para una válvula 

ducción. 

de pie 

de com 

check 

de re-
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K6 = Coeficiente de resistencia para una válvula de c� 

nastilla. 

Para la �uberia de 36", en la Tabla 2.6 se tiene que: 

v2 
2g 

1.052
2

2(9.8) = 0.0564 

La pérdida Secundaria h será: 

h = 0.0564 (7x 0.20+0.8+0.03+2+2x0.05+0.4+0.003) 

h = 0.268 

Las pérdidas para las demas tuberías estan en el cua

dro Nº 2.7 



CUADRO Nº 2.6 

DIAM. DIAM. VELOCIDAD v
2 

COEFICIENTE DE PERDIDAS SECUNDARIAS 
PULG. 11111 FLUJO 2g 

m/s m CODO VALV. DE VALVULA VALVULA REDUCCION CANASTI. UNION 
PIE COMPUERTA CHECK LLA DRESSER 

Kl K2 K3 K4 KS K6 K7 

36 914.0 1.052 0.0564 0.20 0.8 0.030 2 0.05 0.40 0.03 

30 762.0 1.514 0.1670 0.20 0.8 0.030 2 0.05 0.40 0.03 

24 609.6 2.365 0.2850 0.20 0.8 0.030 2 o.os 0.40 0.03 

20 508.0 3.406 0.5910 0.20 0.8 0.030 2 o.os 0.40 0.03 

18 457.0 4.209 0.9030 0.22 0.8 0.035 2 o.os 0.45 0.03 

16 406.0 5.3�.3 1.4500 0.23 0.8 0.040 2 u.os 0.45 0.03 

N
º 

UNIDADES DE ACCESORIOS 7 1 1 1 2 1 1 



DIAMETRO 

TUBERIA 

.. PULG. 

36 

30 

24 

20 

18 

16 
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CUADRO N
º

2.7 

PERDIDAS 

PRIMARIAS 

m H
2
0 

0.482 

1.170 

3.465 

8.414 

14.049 

24.918 

PERDIDAS 

SECUNDARIAS 

m H
2
0 

0.268 

0.795 

1.357 

2.813 

4.473 

7.294 

PERDIDA 

TOTAL 

m H
2
0 

o. 750

1.965 

4.322 

11.227 

18.522 

32.212 
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Costo de la Energía Perdida en la Tubería y Accesorios 

Antes de calcular �1 costo debemos encontrar la ener -

gía equivalente (en KW-Hora) a la pérdida en m de agua 

dado en la Tabla 2.7 sabemos que: 

P = .I...Q!! HP 76 

Donde: Q = 690.44 LPS 

H = Altura de pérdidas 

o = Peso específico del agua= 1 

Para la tubería de 36 11 la pérdida en Kw será 

p = lx 690.44 X 0.75 
76 

La energía será: 

HP 

E = Pt 

Donde: t = Tiempo en horas 

O. 716 KW
-, .. �,-

La energía. perdida en 1 mes y en la tubería de 36 pulg� 

das será: 

E= P .x 24 x 30 

E = 

690.44 X 0.7 X 0.746 
36 x 24x30= 3,659.695 KWH 

En resumen la energía perdida en las demas tuberías está 

determinado por la fórmula 

E= QxH X 24 X 30 X 0.746 
76 

Donde: 

Q = 690.44 LPS 

KW-H 
mes 

H = Pérdida en m H2o calcu:ado en el cuadro 2.7
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El cálculo de las pérdidas de energía en las demas tube 

rías está resumido en la Tabla 2.8 

El costo Mensual de la Energía será: 

Segun la tarifa 53 establecida por el Ministerio de Ener 

gia y Minas para las Plantas de Agua Potable de Servi -

cio Público se tiene: 

Minimo 200 KW-h�mes 

Exceso 

$ /mes 28,000 

$_ ./KW-h 139.9 

C = 200 X 28,000 + (E - 200) X 139.9 

El costo en dolares al mes será: 

C = (200 X 28,000 + (E - 200) X 139.9) t 8,232 

Para una tubería de 36 11 en la Tabla 2.8 

que E= 3,659.695 

se tiene -

C = (200 X 28,000+ (3,659.695-200) 139.9) 8,232 

e= 739.07 

En la Tabla 2.8 está resumido el costo de la energía en 

todas las tuberías. 

Costo Anual de la Energía 

Considerando una tasa de interes del 10% anual el costo 

de la energía en 1 año será 

P = An + 

Donde: 

iA(n-1) 
2 

A= Costo mensual 
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n = Namero de meses= 12 

i 

El costo 

= Tasa de interes = 0.1 

p =Ax 12 + 0.1 x A(12-1)
2 

p = 12A + 
1.lA

2 

Para la tubería de 36" el costo anual será 

p = 12 X 739.07 + (l.l)2
739.07 

= 9,275.3285

El costo de laenergía en las demas tuberías está resu mi 

do en la tabla 2.8 



DIAMETRO PERDIDA 
TUBERIA TOTAL 
PULG. m H

2
0 

36 0.750 

30 1.965 

24 4.322 

20 11. 227

18 18.522 

16 32.212 

' 
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CUADRO 2.8 

PERDIDA 
TOTAL 
"E" EN 
KW-H 

3,659.695 

9,586.402 

21,089.605 

54,783.200 

90,379.837 

157,181.477 

COSTO COSTO 
MENSUAL 

1 

ANUAL 
ENERGIA 

u.s $ PERDIDA 
u.s. $

739.07 9,275.330 

839.791 10,539.377 

1,035.284 12,992.814 

1,607.895 20,179.082 

2,212.847 27,771.229 

3,348. L18 42,018.881 



DIAMETRO 
PULG. 

36 

30 

24 

20 

18 

16 

ANUALIDAD 

COSTO COSTO 
UNITARIO TOTAL 

$/m $/545m 

231.88 126,374.6 

190.8 103,986 

116.8 63,656 

87.2 47,524 

74 40,330 

62 33,790 

CUADRO 2.9 

ANUALIDAD COSTO 
$ USA EQUIPO 

ADICIONAL 

20,566.9 1,930 

16,923.2 2,324 

10,359.7 3,250 

7,734.3 7,222 

6,563.5 9,810 

5,499.2 14,010 

A= P(l0%, 10) = p (l+i)
n i Donde: p

(l+i) n-1 i 

n 

ANUALIDAD COSTO COSTO 
EQUIPO TUBERIA + ANUAL PER-
ADICIONAL COSTO. EQUI DIDA DE 

PO ADIC. - ENERGIA 

314.1 20.881 

378.2 17,301 

528.9 10,888.6 

1,175.3 8,909.6 

1,596.5 8,160.0 

2,280 7,779.3 

Valor presente 
= Tasa de interes 10% 

= Namera de aRos 10 

9,275.330 
--

t "="··. 

: 10.539.377 

.i 12,992.814 
; ' 

' 

i 20,179.082 
:. 

: 

! 27,771.229

' 

: 42,018.881 

. 1 
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Selecci6n del Diámetro Optimo de la Tubería 
. . 

Para poder determinar le diámetro 6ptimo de la tubería 

se debe tener en cuenta los siguientes conceptos 

La altura geodésica es la misma para todas las tube 

rías 

Las pérdidas primarias y secun�Jrias son particula

res para cada diámetro 

- El costo de la tubería es mayor cuanto más gruesa -

es.

- La selección de la tubería se hace con la ayuda de

dos curvas:

Costo de tubería Vs diámetro 

Costo de pérdidas Vs diámetro 

En la Tabla 2.9 se ha calculado el costo anual de cada 

tipo de tubería-y a ésta cantidad se le ha sumado el 

costo del equipo adicional, este costo se refiere a la 

inversión que es necesaria hacer para la adquisición -

de un equipo mas grande de bombeo, originado por la al 

tura de pérdidas y el caudal de 690.44 LPS. 

Asi tenemos que una electrobomba d..: 690.44 LPS y una al 

tura de 0.754 m cuesta U.S $ 1930, · otra de 690.44 LPS y·

32.44 m de ADT cuesta U.S. $14,010, el resumen de es

tos costos lo observamos en la Tabla 2.9 

En la figura 2.1 observamos que la tubería óptima es de 

24 pulgadas� 
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Determinación de la Altura Dinámica Total 

Para calcular la altura dinámica total, ADT, se debe su 

mar a la altura estática las pérdidas de energia en la 

tuberia a usar 

ADT = H est. + H pérdidas 

Donde: 

H pérdidas para la tuberia de 2411 segun el cuadro 2.7 

es de 4.322m. 

H estática = 48.52 

ADT = 4.322 + 48.52 = 52.84 m. 

Selección del Equipo de Bombeo 

La bomba a usar sera la que tenga un caudal de 170 LPS y 

una altura dinámica total (ADT) de 52.84 m. En el catá 

logo del fabricante nacional Hidrostal seleccionamos la 

bomba 8 x 10 x 14L de 1740 RPM. 

2.4.2 De la Cámara de Bombeo de Desagues 

Velocidad del Fluido 

Segun las normas, para proyectos de agua potable y alca.!!. 

tarillado destinados a localidades urbanas, del Ministe

rio de Vivienda y construcción. 

En el Cap. 3-ll-IV-1.2 dice: 

- La velocidad mínima será adoptada de acuerdo a los ma

teriales en suspensión, pero en ningun caso será me

nor de 0.6 m/s en tubos de concreto.
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La velocidad máxima admisible será 

En tubos de asbesto, cemento, acero, PVC 5 m/s 

Cálculo y Diseño de los Equipos de Bombeo 

Nümero de Unidades de Bombeo 

El número de unidades de bombeo dependerá fundamentalme� 

te del gasto de bombeo, debiendo suponerse un margen de 

seguridad y tambien equipos de re��rva para atender si -

tuaciones de emergencia. 

En el cuadro Nº 2.10 observamos la comparación económi

ca de las distintas alternativas. 

El capítulo 3-II-II-7 de las normas y requisitos para 

proyectos de agua potable y alcantarillado dice: 

3-11-11-7 caudales de contribución al sistema de alcan

tari 11 ado. 

Se considera que el 80% del caudal de agua potable -

consumida ingresa al sistema de alcantarillado. Para 

los efectos de la capacidad de diseño de dicho siste

ma, el porcentaje anterior se aplicará al caudal co

rrespondiente al máximo anual de la demanda horaria -

de agua potable. 



CUADRO Nº 2.10 

NºDE BOMBAS C.A.UDAL TIPO EFICIENCIA POTENCIA PRECIO PRECIO PRECIO 
L-P-S BOMBA MOTOR BOtt¡BA MOTOR TOTAL EQUI-

PO 
$ $ 

1 1 1 1 1 l 1 

1 552.4 116D 80 354HP 1800 9,153 10,950 

2 276.2 I 6D-H 80 177 1800 6.336 8.136 

3 184.13 H3DMH 75 126 1800 4,575 6,375 

4 136.1 H8 DL 75 93.12 1180 3,960 5.140 

5 110.5 H8 DL 70 81.0 1180 3,433 4,613 

6 · 92.1 H5DLH 80 59.6 1180 3,080 4,260 

7 78.9 F45 78 51.1 950 3,080 4,030 

8 69.0 F45 72 19.2 950 1.760 2,710 
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Analizando el Cuadro Nº2.10 se deduce que el costo a pa!_

tir de 4 equipos oscila alrededor de los 4,000 dolares -

por seguridad del sistema se debe de tener, siempre, un 

equipo de reserva para atender situa�iones de emergencia. 

Resulta mas ventajoso aumentar el núr'.ero de unidades d,s 

minuyendo la capacidad individual, si usamos 1,2 ó 3 equi 

pos, por seguridad del servicio se debe tener un equipo 

similar de reserva para atender situaciones de emergencia 

lo que significa hacer una inversión muy fuerte para te

ner un equipo sin trabajar. 

Analizando el cuadro veemos que el número óptimo de e-

quipos de bombeo es 4 mas un equipo de reserva. 

Cálculo del Diámetro de la Tubería 

Corno la tubería a usar es de asbesto cemento el rango de 

velocidad permitido está comprendido entre 0.6 a 5 m/s. 

Q = VA ----- A = 

Donde: 

Q = Caudal 

V = Velocidad 

A = Area de la 
. ..  

secc1on de la tubería 

A = 

1T D2

D = Diámetro de 1 a tubería 



VELOCIDAD 

0.6 

1.0 

l. 5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

mi_ Q 
4 - ·V 
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D=' Í}Q 
\Jnv 

Como el diámetro de las tuber!as comercia�es, están de 

signadas en pulgadas, el caudal de las bombas está en 

L-P-S. y la velocidad en m/s, el diámetro estará deter

minado por la fórmula siguiente: 

D = 39.37 ' / 4Q l0-3
\J TTV 

CUADRO 2.11 

(m/s}'DIAMETRO CALC.(PULG} ' DIAMETRO TUB.COMER(PULGS} 

42.63 

33.02 36. 

26.96 24 

23.35 24 

20.88 20 

19.06 20 

17.65 18 

16.51 18 

15.56 16 

14.76 16 
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Cálculo de las Pérdidas en la Tubería o Pérdidas Prima

rias 

Las pérdidas en la tubería de impulsión lo calculamos -

con la fórmula de HANZEN Y WILLIAMS. 

h = 
L Ql.85

(0.0178 x Cxo2 ·63) 1 ·85

Donde: 

·e= Coeficiente para tubería de eternit = 140

D = Diámetro en pulgadas 

L = Longitud de la linea de impulsión= 3,784m. 

Q = 

h = 

Gasto en L-P-S = 552.4 L-P-S 

3,784 X 552 .4l .BS 
( 0.0178 X 140 X 

o2 ·63) 1 ·85

Para D = 36 11 

D = 30 11 

h = 2. 215 m

h = 5.377 m

El resumen de calculas esta en el Cuadro 2 . 13 

Cáltulo de las Pérdid�s en los accesorios o Pérdidas Secun 

darias 

La pérdida en los codos, reducciones, válvulas, etc. lo cal 

culamos con la fórmula : 

h = 

Donde: 

K v2

2g 

K = Coeficiente de pérdidas secundarias 

Kl = Coeficiente de resistencia para un codo 

K2 = Coeficiente de resistencia para una válvula de pie. 
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K3 = Coeficiente de resistencia para una válvula de 

compuerta. 

K4 = Coeficiente de resistencia para una válvula 

Check. 

K5 = Coeficiente de resistencia para una reducción 

K6 = Coeficiente de resistencia para una canastilla. 

Previamente calculamos la velocidad del flujo en la tu 

bería. 

V = Q 
= A 

Donde: 

Q X 4 
X l03

ffi 

TT D2 S 

Q = Caudal = 552.4 litros/seg 

D = Diámetro tuberías en mm. 

552.4 X 4 X 10
3

V = TT 02 

Para: D = 914 .x mm = 3611 

V = 
552.4 X 4 X 10

3 
__ m 0.842

· TI x 9.142 seg 

Analogamente calculamos la velocidaG del flujo en las -

otras tuberías. 

Luego v2 
2g 

0.842
2

= 
2x9.81 

La pérdida secundaria h será: 

h = 

v
2

2g [ 8Kl +K2+K3+K4+2K5+K6+K7]

0.0361 



h = 0.0361 

h = 0.179 

- 39 -

[ 8x0.2 + 0.8 + 0.03 + 2 + 2 X 0.5 

+ 0.4 + o. 03]

Las pérdidas Secundarias en las demas tuberías están en 

el Cuadro Nº2.13 



CUADRO N
º

2. f2

DIAM. DIAM. VELOCIDAD v2 COEFICIENTE DE PERDIDAS SECUNDARIAS 

FLUJO 2g 

PULG m/s 
CODO VALVULA VALVULA VALVULA REDUCCION CANASTILLA UNION 

mm. m 
PIE COMPUER CHECK DRESSER 

TA 

Kl K2 K3 K4 K5 K6 K7 

36 914.0 0.842 0.0361 0.2 0.8 0.30 2 0.05 0.40 0.03 

30 762.0 1. 211 0.0747 0.2 0.8 0.30 2 0.05 0.40 0.03 

24 609.6 1.893 0.183 0.2 0.8 0.30 2 o.os 0.40 0.03 

20 508.0 2.725 0.378 0.2 0.8 0.30 2 0.05 0.40 0.03 

18 457.0 3.368 0.578 0.22 0.8 0.035 2 0.05 0.45 0.03 

16 406.0 4.267 0.928 0.23 0.8 0.040 2 0.05 0.45 0.03 

N
º 

DE UNIDADES DE ACCESORIOS 7 1 1 1 2 1 1 
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. CUADRO Nº 2.13 

DIAMETRO PERDIDAS PERDIDAS PERDIDA 

TUBERIA PRIMARIAS SECUNDARIAS TOTAL 

PULG mH
2
0 mH

2
0 . mH

2
0 

36 2.215 0.179 2.394 

30 5.377 0.371 5.748 

24 15.925 0.908 16.833 

20 38.667 1.875 40.542 

18 64.562 2.991 67.553

16 114. 510 4.881 119.391 
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Costo de la Energía_Perdida en Tuberías y Accesorios

Antes de ca 1 cul ar el costo debemos F.ílcontrar la energia 

equivalente, en kW-hora, a la pérdiGl en m. de agua da 

do en el Cuadro Nº 2.14 

Sabemos que: 

P = _!jlli_ HP 
76 

Donde: 

Q = 552.4 litros/seg 

H = Al tura de pérdida en m de H20

r = Peso especifieo del agua 

Para 

p = 

la tubería de 36 11 la 

1 X 552.4 X 2.394 
76 

La energía será: 

E = p X t 

t = Tiempo en horas 

pérdida 

HP x 

de trabajo = 24 x 30 h 

en KW-h será 

O. 746 KW 
HP 

= 

Luego la energía perdida en 1 mes y en la tubería de 36 

pulgadas será 

E = 552.4 X 2.394 
76 

X 0.746 x 24 X 30 KW = 9,346.21KWh 

La energía perdida en las demás tuberías se calcula de 

idéntica forma y los resultados están en el cuadro si 

guiente: 
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CUADRO Nº 2 .14 

DIAMETRO PERDIDA PERDIDAS 

PULG. TOTAL E:<ERGIA 

m H20 M·-NSUAL 
K'..-HORA 

36 2.394 9,346.21 

30 5.748 22,440.27 

24 16.833 65,716.27 

20 40.542 158,276.55 

18 67.553 263,727.88 

16 119.397 466,104.17 

El Costo Mensual de la Energía Perdida será: 

Segun la tarifa 53 establecida por el ME para las 

plantas de Agua Potable de Servicio Público se tiene: 

Consumo mínimo 200KW-H mes $ mes = 28,000.00 

Exceso 
$ KW-h 

C = 200 X 28,000 + (E-200) X 139.9 

El costo en dolares al mes será: 

e= (200x28,000 + (E-200) 139.9) : 8,232 

139.90 

El cambio de U-S$ 1 = S/. 8,232 es del mes de abril de 

1985. 

Para una tubería de 36" en la Tabla Nº2.14 se·tiene que 

E = 9,346.21 

Luego e =(200x28,000+{9,346.21-200)139.9): 8,232 

e =  835.71 dolares. 
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En el Cuadro Nº2.15 están calculados los costos de las 

pérdidas de energía para todas las tuberías 

CUADRO Nº 2.15 

DIAMETRO PERDIDAS COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 
PULG. ENERGIA MEN- ENERGIA PERDI · PERDIDA DE 

SUAL DA ENERGIA 
KW - HORA U .·S $ U.S $ 

36 9,346.21 835.71 10,488.16 

30 22,440.27 1,058.24 13,280.91 

24 65,716.27 1,793.70 22,510.94 

20 158,276.55 3,366.73 42,252.46 

18 263,727.88 5,158.84 64,743.44 

16 466,104.17 8,598.15 107,906.78 

Costo Anual de la Pérdida de Energía 

Considerando una tasa de interés del 10% anual el costo 

de la energía anual será: 

P = An + 

Donde: 

i A (n - 1) 
2 

A = Costo mensual 

n = Número de meses = 12 

i = Tasa de interés = 0.1 

El costo p = 

p = 

A X 12 + 0.1 X A X (12-1)
2 

12A + l. l A
2 
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Para la tubería de 36" el costo anual será: 

P = 12 X 223.46 + l.l X 835�]l 10 488 16 
2 

= 
, • 

En el Cuadro 2.15 están calculados los costos para las 

diversas tuberías 

Selección del Diámetro Optimo de la Tubería 

Para poder determinar el diámetro óptimo de la tubería 

se deben de tener en cuenta los mismos criterios que en 

el caso de la tubería de impulsión de agua. 

En el Cuadro 2.16 se ha evaluado el costo total de ca 

da tipo de tubería, luego se cálcula la anualidad. En 

el mismo cuadro se ha considerado el mayor costo de los 

equipos debido a que a más pérdidas mas grande es el 

equipo necesario. Para poder hacer una comparación -

anual de los costos tambien se ha calculado la anuali

dad correspondiente. 

La selección de la tubería se hace comparando los dos 

gráficos siguientes: 

- Costo de tubería - VS diámetro

Costo de pérdidas VS diámetro

En la figura 2.2 observamos que la tubería óptima es la 

de 24 pulgadas. 
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Determinación de la Altura Dinámica Total 

Para calcular la altura dinámica total (ADT) se debe de 

sumar la altura estática y la altura de pérdidas 

ADT = H Estática+ H Pérdidas 

H Estática = 22.51 

H Pérdidas segun cuadro 2.14, para una tubería de 24 11 = 

16.833 m. 

ADT = 39.34m. 

Selección del Equipo de Bombeo 

La bomba a usar será la que tenga un caudal de 136 LPS. 

y una ADT de 39.34m. En el catálogo del fabricante N,! 

cional Hidrostal seleccionamos la bomba para sólidos ti 

po 8HD L . de 1740RPM. 



CUADRO Nº 2.16 

DIAMETRO- COSTO COSTO ANUALIDAD COSTO ANUALIDAD COSTO COSTO 
UNITARIO TOTAL COSTO EQUIPO EQUIPO TUBERIA + ANUAL 
TUBERIA TUBERIA TUBER.lA ... : · ADICIONAL ADICIONAL COSTO EQUlP. PERDIDA 

. < • 

ADICIONAL ENERGIA 3,784 m 
AULG. U.S.$/m u. s .. $ U.S.$ -U.S.$ u.s. $ u.s. $ u. s. $

36 231.88 877,433.9 142,798.3 1,445 235.17 143,033.5 10,488.16 
1 

30 190.80 721,9.87. 2 117,500.1 1.710 273.29 117 .773.3 j 13.280.91 
-

24 116.80 441,971.2 71,928.8 2,545 414.19 72,342.9 
I_ 

¡ 22,510.94 

20 87.20 329,964.8 53,700.3 5,140 836.51 54,536.8 i 42,252.46 
1 

18 74.00 280,016.0 45,571.3 6,730 1.095. 28 
i 

46.666.8 · 64.743.44 
' 

16 62.00 234,608.0 38,181.4 9,180 1,494.00 
1 

39,675.4: 107,906.78 
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2 .5 Cálculo de la Demanda Máxima 

2.5.1 Planta de Tratamiento de Agua Potable 

Cargas para Fuerza 

En el presente estudio se incluyen tambien aquellas car

gas que están programadas en la etapa siguiente: 

- Estación de bombeo de Agua Potable

5 Motores 150 HP c/u 

- Sala de Dosificación

8 Motores 1.5 HP c/u

Filtros

3 Motores 20HP c/u

- Montacarga

1 Motor 5 HP

- Talleres

Potencia Instalada

- Laboratorio

Potencia instalada

En Resumen: 

PI = 830 HP = 5 81 KW

MD = 6 GO . 2 HP = 4 6 2 KW

-----------750 HP fd=O. 80 MD=GCOHP

---------- 12HP fd=0.5 MD= 6HP

---------- 6 OHP fd =0.5 MD=30HP 

---------- 5 HP fd=l MD = 5 HP 

---------- 20HP fd=0.5 MD=lOHP

---------- 23HP fd=0.4 MD=9.2HP

Alumbrado y Tomacorrientes Interiores 

- ·oficinas de administración y Almacenes

·Area techada 256.56 m2
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- Viviendas 

Jefe de Planta 

Area techada 179 m
2

Guardi�n 

PI = 800 Watts 

Casa Huespedes 

PI= 800 Watts 

- Casa de Fuerza (talleres)

Area techada: 528.9 m
2

- Galeria de Filtros

Area techada· 296 m
2

- Sala de Bombas

Area techada 129 m
2

- Sala de Clorinación y Laboratorio.

2
Area techada 75.44 m 

- Sala de Compresores

Area techada 55.5 m
2

- Sala de Dosificación

Area techada 74.82 m
2

Area techada total 1,595.22m
2

Considerando una carga unitaria de 30 Watts/m
2 

y como -

factor de demanda : 1 hasta 3000 Watts. 

0.35 de 3000 a 117,000 Watts. 
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Potencia Máxima 3000(1) + (159.22 x 30+1600-3000)0.35 

Máxima Demanda 19,259.81 Watts. 

Alumbrado Exterior 

Watts 19 postes x 250 Poste = 5.5KW

Potencia instalada 5.5 KW, fs = 1 

Máxima demanda alumbrado exterior = 5.5 KW 

2.5.2 Cámara de Bombeo de Desagues 

Cargas de Fuerza. 

- Bomba de sólidos

4 motores de 90HP ---- 360HP fd=0.75 MD=270HP

- Bomba Sumidero

1 motor l. 5HP

En resumen: 

PI = 361.5HP 269.7KW 
. . 

MD = 271.5HP _ 202.6KW 

Alumbrado y Tomacorrientes 

- Alumbrado interior

Area techada 113 mt2
x

PI = 3,3�0 MAX DEM =

- Alumbrado exterior

1.5HP fd=l.0 MD = 1.5HP 

30 Watts 
= 3,390 Watts

mt2 

3000(1)+390(0.35)=3,136.5 Watts. 

2 postes, 250 Watts = 500 Wattsposte· 

PI= 500 W�tts fs = 1 M.o···= 500 Watts. 
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Resumen 

CUADRO Nº . 2.18 

' PI (KW) 1 
M. D.

c A R G A s {KW) 

Planta de Agua Potable 

Cargas de Fuerza ;591: O 462.0 

Alumbrado interior 41.76 19.3 

Alumbrado exterior 5.5 5.5 

Cámara de desagues 

Cargas de fuerza 269.7 202.6 

Alumbrado interior 3.39 3.14 

Alumbrado exterior 0.5 0.5 

T O T A L 620.14 

Como las demandas máximas de las diversas cargas no to

das se presentan en el mismo instante se tiene que afee 

t ar por un· factor de simultaneidad para encontrar la 

máxima demanda total, el factor considerado es de 0.95 

Máx.Demanda Total :[ 391.8+ 19.3 + 5.5 + 202.6 + 

3 •. 14 + 0.5] 0.95 = 

589.133 KW. 



3.1 

CAPITULO III 

CALCULOS Y DISEÑO DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS 

Sala de Bombas de la Planta de Agua Potable 

Información Básica 

- Tensión de alimentación en 440V

- Frecuencia 60 Hz

Número de bombas a controlar 4

Potencia de los motores 150HP

- Sistema de arranque Y/11

- Forma de funcionamiento: manual automático

Consideraciones Generales de Diseño 

En el diseño se ha tenido en cuenta los siguientes factores: 

- La fabricación de los tableros de control se hará en Lima,

por lo tanto el tamaño de los mismos debe de ser fácilmente

transportable.

Los accesorios y dispositivos a usar en la fabricación de

ben de ser conocidos y existentes en el mercado nacional, -

esto facilitará el mantenimiento ya sea preventivo y/o co

rrectivo.
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3.1.1 Tab1ero Genera1 de Distribución 

- Diagrama Unifi1ar

P1ano IEM 02

- Interruptor General

Cá1culo de la corriente de diseño

P N = 600 HP

VN = 440V

Cos li' = 0.89

n = 0.90 

In = (600x0.746) : ( \13 x 0.44 x 0.89 x 0.9)= 549.93A 

I diseño = 1.25 In = 687.41 
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Cálculo de la Corriente de Cortocircuito 

Inductancia 

L = 2 X 10-7 ln �
RMG 

Donde: 

8 

Deq = �D12 X Dl3 X 023 

Dl2,D13,D23 = Distancia entre las fases 

RMG = Radio medio geométrico de las fases 

d = 17 mm. 

D = 70 m m  

8 
D = 70mm 

Cada uno de los conductores son de 70 rrun
2 tipo NYY sien 

do sus dimensiones las siguientes: 

9.44mm 

3.7 8 mm 

Radio del conductor = 4.72 mm 

Distancia entre centros de 2 conductores de una misma -

fase = d = 17 mm. 
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D = 'if2o = 'V2 x 70 = 88 .194 mm 
eq 

RMG = Wd = \/ 4.72 x e-0·25x17 = 10.15mm 

L = 2 X 10-7 ln (88 ·194)10.15 = 4.3135 X 10-? Hr 

Luego la reactancia será: 

X = (2TT x 60)x L = 377 x 4.3135 x 10-7 
� = 1.6262 xl0-4 
·m

Como la longitud del conductor es de 60 m. 

X = 1.6262 x 10-4 � x 60m = 0.00976 ..n. 

Esta reactancia referida al lado de alta tensión del 

transformador será: 

X= (0.00976) 10,0002

2 = 5. 04 .fl_
440 

Cálculo de la corriente de cortocircuito 

Ice 
1.1 X Vn 

=

V3 2tot. 

Ztot = Zlínea.T. + Ztransf. + Z cable 

= 4. 2 s 1 , ..0_ + 4 . s ..fl_ + s . 04 n. = 1 J. e 2 1 ..0 _

Ice =

AT 
1.1 X 10,000 
\J3 13. 82 7

= 4 59-.308 

Ice en baja tensión = 459.31 10,000 = 
440 14. 274 KA
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Potencia de Ruptura 

Corriente de Ruptura 

Ir = � r Ice 

Donde: 

Ir = Corriente de ruptura 

Ice= Corriente de cortocircuito 

� r = depende del retardo de la interrupción del cir-

cuito y de la relación Ice/In, siendo In la corriente -

nominal a plena carga. 

Los valores de p r se encuentran en la siguiente ta

bla 

Ice/In 

l. 5

2 

3 

4 

6 

9 

Segun cálculos 

TABLA 3.1 

RETARDO 

>0.25seg

1.0

0.95

0.83

o. 76

0:68

0.63 

Ice = 14.274KA _ 25_96� 549.93 -

DE 

En la tabla anterior p r =. O. 74

INTERRUPCION 

� 0.1 seg. 

1.0 

0.98 

0.90 

0.84 

o. 78

0.74 
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!ruptura = (0.74) Ice = (0.74)(14.274)=10.563KA 

Potencia de ruptura = V3 Vn Ir = V3 x 440 x 10. 563KA 

= 8.05 MVA 

Interruptor Comercial 

Con los datos obtenidos en los cálculos precedentes se 

leccionamos un interruptor termomagnético General Elec 

trie de las características·siguientes: 

Tensión de trabajo 600V 

Corriente nominal 800A 

Corriente de ruptura simétrica tOKA 

Cálculo de las Barras de Cobre 

Por efectos Mecánicos 

Corriente de choque (!CH) 

!CH= 1.8 'J2 Icc= l.8 x V2 x 14.274 = 36.3357KA 

Fuerza Actuante sobre cada Barra 
2 

ICH 1 x 10-S KgF = 2.04 

Donde: 

ICH = Corriente de choque = 36.3357KA 

l = Longitud de la barra = 70 cm 

d = Distancia entre barras 

d = 10cm + 1cm 
KV 

x 0.44KV = 14.4;m.
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2 -8 

F = 2.04 X 36,335 X 0.70 X 10 = 130.93Kg
0.144 

Momento de F1 ex ión 

2 

Mb =
PL 
8 

Donde: F 
p = 

r 

F = Fuerza que soporta la barra=l30.93Kg 

L = Longitud de la barra = 70cm. 

Mb = 
FL
8 

Mb = FxL _ 130.92 X 70 _ 1145 85 K 8 - 8 - • g-cm.

Esfuerzo en la Barra(K) 

K = M/W 

Donde: 

M = Momento de flexión 

W = Mom�nto resistente de la sección transversal de la 

barra. 

w = 

Selección de la Barra 

La corriente nominal que entra al tablero de distribu

ción es de 549.93A es soportada por una barra de (40x10) 

mm., la misma que tiene una capacidad nominal de 750 Amp. 
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2 

w = 1 x 4 = 2.67 cm3

6 

Luego el esfuerzo en la barra será: 

K = M = 1145.55 Kg - cm 
W 3 

2.67 cm 

K = 429.05 Kg/cm2

Como el esfuerzo de trabajo máximo permisible en una b� 

rra de cobre es de 1200 .!5,g_
2 

la barra elegida es la co 
cm 

rrecta. 

Cálculo de la Barra por Resonancia 

La frecuencia propia de las barras 1.0 debe estar compre.!!_ 

dido en los intervalos siguientes: 

( 54 ,66) < 408,132 > 

f = 112 
� 

e/seg. 
g 

= Módulo de elasticidad del cobre=l.25xl06 �
2cm 

g. = Peso de la barra 0.0356 Kg/cm. 

J = .Momento de inercia de la sección en cm4

J = 
b3h = 13x 4 

= 0.333 cm4

72 12 

1 = Longitud de la barra 70 cm. 

f = 112x 125xl06x0.333 e/seg= 78.16 e/seg.
0.0356 X 70

4 
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Cálculo de la Barra por efecto Térmico 

La sobre elevación de la temperatura está dado por la -

fórmula siguiente: 

9 = K Id2 (t+At)C; At = ( Icc )T
52 Id 

Donde: 

9 = Sobre elevación de la temperatura en ºC se admite 

180ºC para barras de cobre desnudo. 

K = Constante del material, cobre = 0.0058 

S = Area de la sección de la barra 400 mm2

Id= Corriente de cortocircuito estacionario 

t = Tiempo de duraci.ón del corto-� ircuito 

At = (Ice) T
Id 

Ice= Corriente de cortocircuito 

T = Constante que depende del tipo de falla, 0.3 para 

�l caso de un cortocircuito tripolar 

Se asume que: 

- No hay cesión de calor al ambiente

- El calor específico del material es constante

9 = 
O.OOSS x Id2 (0. 2 + At)
4002 
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Cálculo de la Corriente de Cortocircuito Estacionario 

Id= �d Ice, �d depende de 1a selección Ice/

In, en nuestro caso .Ice = 14. 274KA In = 549.93A 

Ice _ 
In -

25.96 

TABLA 3.2

Ice/In �-d con Cos � = O. 8 

2 0.65 

4 0.52

5 0.47 

6 0.44 

7 0.41 

Tomamos � d = 0.41.

Id = 

� d Ice = (0.41) 14.274KA = 5.852KA

tt ( Ice·) T 25.96 = (5.852
) 0.3 = 1.33 Id 

e 
0.0058 5,852

2(0.2 + 1.333) = 1.903 ºC -

4002 

La temperatura final será: Temp. trabajo+ sobree1ev_! 

ción. 

Temperatura final 70 + 1.90 = 7 1.93 ºC 

Instrumento de Medición 

- Transformador de corriente para baja tensión, 440V,
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!línea = 549.93A, relación de transformación 600/5 -

clase 1

- Conmutador amperimetro R-S-T-0

- Amperímetro escala 0-600

- Base tripolar DZ-25 para fusibles de protección de

voltímetro con fusibles de 2A

- 2 transf de tensión relación de transf 440/220 clase

1.0, 50W

- Conmutador voltimétrico RS-ST-TR-D

- Voltímetro con escala 0-600 Voltios

1 Kilovatímetro para trifásico con bobina de corrien

te de 5A, bobina de tensión 220V.

- Frecuencimetro de lenguetas vibrantes con escala 57-

63HZ, 220V

- Lámparas de sefiaJización de tensión.

3.1.2 Tableros de Control de los Motores 

Diagrama Unifilar Plano IEM 02 

Cálculo del interruptor de cada motor 

In = __:50HP X O. 746 = 164. 97 Amp.· 
\/3 X 0.44x0.89 

!diseño = 1.25 In = 1.25 x 164.97 = 206.2A

Corriente de cortocircuito = 14.274KA 

Corriente de choque = 1.8 V2 Ice = 36.336KA 

Corriente de apertura = 10.563KA 
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Con éstos datos en los catálogos respectivos escogemos 

al interruptor Termomagnético General Electric. Tipo -

TFJ de las siguientes características: 

. Corriente de trabajo 225A 

. Tensión de trabajo 460V 

. Corriente de Apertura Simetrica 1 G KA 

Cálculo del Seccionador 

!línea = In = 164.97A

Idiseño = 1.5 In = 1.5 x 164.971 = 247.5A 

Se usarán bases portafusibles de 250 Amp. con fusibles 

de 200 Amp. 

Arrancador Estrella Triángulo 

En la puesta en tensión de un motor, éste absorve una -

gran intensidad de la red y puede, sobre todo si la sec 

ción de·la línea de alimentación es insuficiente provo

car una caída de tensión susceptible de afectar el fun 

cionamiento de los receptores, para arrancar nuestros -

motores usaremos el sistema de arranque estrella-trián

gulo. El que consiste en arrancar el motor conectando 

sus devanados en estrella y luego de adquirir cierta ve 

locidad se conectan en triángulo. 

Este sistema de arranque además de ofrecer la ventaja -

de la reducción de la corriente a un 58% de la corrien 

te nominal, no necesita de equ-ipo adicional para redu 
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cir el voltaje con lo cual se obtienen bajos costos y -

elevada confiabilidad. 

Contactor Principal 

!diseño = 
1.25 In = 1.25 X 164.97 = 119 Amp. 

Contactor para la Conexión Triángulo 

Identico al contactor principal, ya que ambos son reco

rridos por la misma corriente. 

Id = 119A, 440V, 60 Hz, Trifásico 

Contactor para Conexión Estrella 

I diseño = 
I contactor en triángulo = 

Idy = 70 Amp, 440V, 60Hz, trifásico 

Relee Térmico 

69 Amp. 

In relee = Ino�al línea = vi-.97 = 95.24 Amp.

I nominal relee = 95 Amp, con regulación de 80-110 Amp. 

Instrumentos de Medición 

- 2 transformadores de corriente para baja tensión, 440V

le = 64.6 Amp., relación de transformación 100/5 el a

se 1.0
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- Conmutador amperímetrico R-S-T�O. 

- Amperímetro O- 100 Amp.

- Base tripolar DZ-25 para fusibles de protección de -

circuito voltimétrico, con fusibles de 2A

2 transformadores de tensión 440/220, clase 1, 50W

- Conmutador voltimétrico RS-ST-TR-0

- Voltímetro con escala 0-600 Voltios

Kilovatímetros trifásicos de escala 0-200KW con

Bobina de corriente de 5 A

Bobina de tensión de 220V

Horómetro,

Luces de señal de funcionamiento normal y parada por

accionamiento de relee.

Control de nivel de líquidos pcr electrodos.

El control de nivel de líquidos se hará mediante un re

lee electrónico y como accesorios los electrodos necesa 

rios sumergidos en el agua del reservorio y/o tanque -

cisterna. 

El equipo funci·on.a. como emisor de señales que hay nece

sidad de llevar desde el reservorio elevado hasta la es 

tación de bombeo de agua. 

3.1.3 Cálculo de la Línea de Control de Nivel del Resorvorio 

Longitud de la línea 600 mt. 

Tensión 24 voltios. 
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- Número de conductores 6 

- Tipo de conductores : Cable ce11tral

- Formación : 7 x 2 .5 mm2

- Diámetro del conductor 1.8 mm.

- Espesor del aislamiento 11.14 mm.

- Espesor cubierta 1.52 mm

- Diámetro exterior 16.0 m

- Peso 375 Kg/Km

- Corriente nominal 15A

Cálculo de la Resistencia de la Línea 

L 
R
20 

= 0.0176 S 

Donde: 

L = Longitud de la línea= 600 mts. 
2

S = 2.5 mm 

R20 � 0.0176 x ��� = 4.224 

10
° 

= 20 e 1+ 0.00393 (tf - 20)) 

tf = 70ºC 

R70 = 5.054 

Asumiendo una carga de 800 se tiene que la resistencia 

equivalente será de 805.054 lo que origina una corrie.!!_ 

te de: 
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J = 
� 

24
805_054 = 0.0298A = 30mA

La que es suficiente para produci! la excitación del re 

lee que como mínimo necesita 6 mA. 
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3.1.4 Cálculo y Diseño de los Circuitos de Fuerza de la Sala 

de Bombeo de la Planta de Agua 

Corriente del Cable Alimentador de la Sala de Bombas 

Carga instalada: 4 motores de 150HP mas un equipo de r� 

serva para probables fallas 

In = 
P 150 X 0.746 ----- = ----- = 164.978 

'Í3 V Cos í,1l V3 x 0.44x0.89 

Los conductores para alimentar do� ó mas motores deben 

de ser de calibre suficiente para t.-1a corriente no me

nor del 125% de la corriente a pler,,1 carga del motor de 

mayor potencia del grupo mas la suma de las corrientes 

a plena carga de los <lemas motores. 

Cuando los motores no funcionan simultáneamente a plena 

carga podrá aplicarse el factor de demanda correspondie!!_ 

te. 

I = 1.25(164.978)+164.978+164.978+164.978=701.157 

Longitud del Cable 

Este cable es el que alimenta a la sala de bombas y ti� 

ne una longitud de 75m. desde la casa de fuerza hasta -

la sala de bombas. 
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Factores de Corrección 

Corrección por Temperatura del Terreno 

Como el cable va enterrado directamente, segun la tabla 

2- XXX del Código Nacional de Electricidad Kl =0.96 p�

ra una temperatura del suelo de 25ºC. 

Corrección por Resistividad Térmica del suelo 

La composición del suelo donde está ubicada la planta es 

de arena y arcilla con piedras pequeñas semihúmedo corres 

pondiendole una resistividad de 120ºC C x cm/Watt lo que 

segun la Tabla 2 XXXII del CNE le corresponde K2 =··0.92 

Factor de Corrección de la Capacida¿ de Corriente Relati 

vos a la proximidad de otros Cables tendidos bajo el sue 

lo 

La disminu .ción de la capacidad de corriente es acaciana 

da por el calentamiento mutuo entre cables. El efecto es 

mayor mientras mas próximos esten los cables y mientras 

mayor sea el nGmero de ellos. Segun la Tabla 2XXXIV del 

C.N.E. K3 = 0.82

Corriente de Diseño 

I = 
In _ 701.157 = 

Kl
,_

,�K
=-

2,_,.,.,K3
=--

-0.96x0.92x082 968.15
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Número Optimo de Conductores por Fase 

Cuanto mas conductores por fase se use menor es el costo 

pero la resistencia (por lo tanto, las pérdidas por efec 

to Joule) aumentan y la capacidad de transporte disminu

ye a causa del agrupamiento de los cables. A continua

ción se cálcula el número óptimo de conductores por fase 

Como la comparación entre el costo cte pérdidas por efec

to Joule y el costo del cable es anual calculamos la in

versión anual para adquirir el cable en 10 años. 

A= P (1 + 1 )ni

(i + 1l- 1 

Donde: 

P = Préstamo para la adquisición del cable 

A= Anualidad o costo anual 

i = Tasa de interés anual del préstamo 

n = Número de años 

CUADRO Nº 3.3 

Nº o·E CA CORRIEN.
BLES POR" DE DISE-

s 

mm2

LONGITUD 
CABLE 

COSTO 
POR 

COSTO 
TOTAL 
CABLE 

ANUAL! 
DAD CA
BLE FASE �O AMP. 

1 968.15 

.2 484.72 

3 322.72 

4 242.04 

185 

120 

70 

m 

225 

450 

675 

900 

m 

u-s -$ U-S $

18.050 [,122.5 1321.0 

13.263 8,952.5 1456.0 

8.132 7,318.8 1191.0 



- 72 -

Luego calculamos el costo de la pérdida de energía por 

efecto Joule al afio. 

E= (!2 R) x 24 x 30 x 12 KW Hora

En el Cuadro 3.4 estan los valores para cada tipo de -

conductores 

TABLA Nº .3.4

NºCABLES CORRIEN. RESISTEN.LONGITUD RESITEN. r2 
R

POR FASE NOMINAL UNITARIA TOTAL CA TOTAL 
ENERGIA 
PERDIDA 
AL AÑO 

1 

2 

3 

4 

POR CA /Km BLE KW 
BLE(AMP) m 

225 

KW-HORA 

350.578 0.116 450 0.0522 6.42 55,468.8 

233.719 0.179 675 0.1210 6.61 57,110.4 

175.289 0.313 900 0. 2817 8.66 74,822.4 

En seguida calculamos el costo de la energía pérdida 

a causa del efecto Joule. 

De acuerdo a la tarifa establecida por el M-E-M se 

tiene: 

Para Electrobombas para Servivio Público de Agua Po 

table y Desague.· 

Mínimo 200 KWh mes ..•.. S/. mes 28,000.00 

Exceso S/.KWh 139.90 
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El costo de la energla anual en dólares, considerando el 

cambio de U.S.l $ = S/. 8,232. 

C = 12 [ 28,QQQ + ( f 
2
-200) X 139.9] 8,232 

Donde E es la energla en KWH cálculado en la Tabla 3.4 

CUADRO Nº 3.5 

'N ºCABLES POR FA 'COSTO ENERGIA PER' COSTO CABLE+ COSTO 
FASE DIOA AL AÑO EN ERG IA PERO IDAS 

u. s. $ u .. s �· $ 

1 

2 942. 70 2,263.7 

3 970.60 2,426.6 

4 1,271.61 2,662.6 

En los Cuadros Nºs. 3,4 y 5 anteriores observamos que: 

- No es posible el uso de un solo conductor por fase ya

que la corriente es demasiado grande

- El húmero óptimo de cables por fase es dos, además -

ofrece la ventaja de que la obra puede ejecutarse en

dos etapas lo que reduce la .inversión inicial de la -

obra.

En consecuencia para la alimentación de la cámara usa

mas dos conductores de 185 mm2 NYY por fase.
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Comprobación de la Caída de Tensión 

Resistencia Eléctrica 

R80 = R20 ( l+ 0.00392 (tf - 20)) 

R20 = � 20 �

Donde: 

p20 = Resistencia del conductor = 0.017373 

S = Sección del conductor = 185 mm2

L = Longitud = 75 m 

m 

R80 = 0.017373 X l�� X ( 1 + 0.00392 (80-20))

R80 = O. 0087 .n.

mm2

Además la resistencia de un conductor depende de los si

guientes factores 

- Del diámetro de los hilos del alma y naturaleza del me

tal· Kl = 1.02

- Del cableado del alma

K2 = 1.02

- Reunión de los conductores

K3 = 1.02 

Luego: R80= RoK1K2K3 = RoX 1.02
3 

= 1.06Ro
=l.06 x 0.0087 

R80 = O. 00922 ...n.. 
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Caída de Tensión 

/1 V = \/3 R I COS 0 + \/J x I SEN 0 

Donde: 

R = 

R = 

X = 

X = 

Resistencia del conductor por fase a 80º C 

0.009222 
= 

2 
o. 004611 ..n..... 

Reactancia del conductor por fase a 80º C 

0.229 
2 

...O.. 
X 

Km 
0.075 Km = 0.0085875 .íL 

COS 0 = Factor de potencia de la carga· 0.89 

SEN 0 = 0.45596 

I = Corriente de carga nominal = 701.157 

�V= V3 X 0.004611 X 701.157 X 0.89 +V3 0.0085875 X

701.157 X 0.45596 

�V= 9.739 Voltios 

Segun el Código Nacional de Electricidad la caída de 

tensión no excederá del 5% de las tensiones nominales 

dadas en la Tabla 4-I osea 5% de 400 = 20 voltios como 

7.3 voltios es menor que la caída permisible el cable 

a usar es el correcto. 

Cálculo del Cable Alimentador de cada Motor de la Sala 

de Bombas 

Este cable es el que usa el motor eléctrico con su res 

pectivo tablero de arranque, distancia 20m. 
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La interconexión entre los motores y su respectivo tabl� 

ro de arranque será por canaleta de sección rectángular 

y la parte superior tapada con plancha de fierro estria

do. Sección de la canaleta = 40cm x 20cm. 

Corriente de Fase 

La corriente que circula por cada fase del motor en tra

bajo normal es la corriente de línea dividida entre ../3. 

I línea = 1.25
V3 V COS � 

Donde: 

P = Potencia del motor en KW 

= 150HP x 0.746 KW/HP 

V = Tensión de la línea 440V 

CDS� = 0.89 

I 1 4 

1.25 X 150 X 0.746 = 1nea =

· V3 0.44x0.89

206.223 

If = Corriente del motor igual IL/V3 

If = 

206.223 
= 119.063 

Y3 

La distancia entre el tablero de arranque y el motor eléc 

trico es de 20m. 

Factores de Corrección 

Los cables irán colocados en canaletas de 40 x 20 cm de -

sección, por lo que el.diseño del cable alimentador está 
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está sujeto a los siguientes factores de corrección. 

- Corrección por la proximidad de otros cables Kl=0.89

segun la Tabla XIX del fabricante INDECO

- Corrección por temperatura de la canaleta K2=0.95

Corriente de Diseño del Cable 

Id= 119.062 = 140 82A
0.89x0.95 

Número óptimo de Cables por fase 

Para determinar los cables a usar por cada fase se hace 

un análisis similar al alimentador de la sala y el resu

men está en los cuadros siguientes: 

Cálculo del Costo Anual del Cable. 

CUADRO Nº 3.6 
1 1 

NºCABLES CORRIENTE 
POR FASE DE DISEÑO 

AMPERlOS 

s 

mrn
2 

LONGITUD COSTO COSTO TOT.ANUALIDAD 
CABLE UNI CABLE POR CABLE COSTO CA 
POLAR METRO BLE 

-

1 

2 

3 

m U.S. $ U.S.$ U.S.$

140.82 35 120 4.029 483.48 78.68 

70.41 10 240 1,397 335.28 54.56 

46.94 6 360 0.962 346.32 56.36 

En el cuadro anterior la anualidad se cálcula can la fór 

mula 

A = 
P ( 1 + i)ni 

((l+i) n- 1 ) 



NºCABLES 
POR FASE 

1 

2 

3 
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Donde: 

P = Es la inversión inicial para la adquisición del con 

ductor 

i = Tasa de interés = 0.1 

n = Número de años para la amortización del préstamo =

10 

Seguidamente cálculamos el costo de la energía pérdida a 

causa del efecto Joule. 

Primero cálculamos la pérdida de energía en KW-H al año, 

luego en base a la tarifa fijada por el Ministerio de -

Energía y Minas cálculamos el valor de la energía en dol_! 

re!" al año. 

E = (I 
2 

R x 1 o-3) x 24 x 30 x 12 KW-H al año

e = 12 (2s,ooo + ( i
2 

- 200)x 139.9) : 8,232

CUADRO Nº 3.7 

RESISTEN. RESISTEN. CORRIENTE POTENCIA ENERGIA COSTO 
UNITARIA TOTAL NOMINAL PERDIDA ANUAL PER ENERGIA 
.n. /Km ..fL AMP ¡

2
K� DIR�-H U.S.$

0.615 0.0738 119.06 1.046 9,037.44 153.62

2 .14 o. 5136 59.53 1.820 15,724.80 267.27 

3.61 1.2996 39.70 2,048 17,694.7 300.75 



1::." :·. 

1: -1. ¡
1 ·: . ¡: 

l. '
1 

: .. 1 •• 
1 

. 
;¡ .• ·. 1' . 

1 

1 '! 
. ·. .. ·

1 

. ·, 1 
· ¡ · ' .. ' 

.:·. : ' t 

-:
1 
:'.. � : ·: i . '

1 

,·'" :·!. 
1· .. • ,··. · 1 
1 

·¡-:
T 

1

1

. 1 

·!
J.,. r ,-

1 
1 ¡_· " ! 

:i:-1::,·: 1 
1' 1 . " 1 ·¡ : ... 1: 
::;> ::.':.-Í. 
i.-'. . i : i 1 
1 :. ' : 1 1 

1 ;
1 
·- '•.:·' ! .• .... l .. · '"I i 

• ¡ :: .. ' 1-.: :- 1 . l • 1 

-¡··:: 
1 

···: .. !· : ¡ 
: _:, :·,-:' 1 j ·¡ :, 1 :·, :· ¡ !
-¡:: ·, ;' \ 

1 

1 .: 
1 • 

1. 1 

;! 1 i . ¡ 
1 

r· 
:¡ 1 

. ! . 1 

i ,·:

.·, . 1 
' •. 1 

i': 1 
"";· 1 

'!· i . ! ... '! 
_.: _: 1 

¡ ·:.!.
1 

:.1. 
, .. 

! 

1·: 

! :

::· _:_ �: • • • t : ;·;; : ·i . 
::¡, ... ··i 
:i1 :· 

1 

J:: :: ¡· 
• 1 

:_ 

.. : 
1' 

1: l ,. 
' 1 

¡ ,. i
! 
i 

o o 
; V 

: ! !
!

1 



- 81 -

Para determinar el número óptimo de cables por fase sum� 

mos el costo de la energía por efecto Joule con el costo 

anual del cable y obtenemos: 

CUADRO Nº3.8

Nº CABLES mm2 ANU! !.. !DAD COSTO CABLE + 
POR FASE cos�o PERDIDA DE ENER-

GIA AÑO 
u. s. $ 

1 35 232 .30 

2 10 321.83 

3 6 357 .11 

En el cuadro anterior fácilmente podemos determinar que 

el número óptimo de cables por fase es 1 y será del nú

mero 35 mm
2

NYY. 

Variación de la Temperatura interior de la Trinchera 

El cálculo de la capacidad de corriente admisible pue

de efectuarse como para cables instalados en el aire. 

Pero es necesario tener en cuenta el hecho que la tem 

peratura del aire encerrado dentro de la trinchera es 

sensiblemente mayor que la del air� libre externo, ya 

4ue el calor para evacuarse debe tr·Jnsponer las pare

des y el terreno circundante o la tapa antes de ser -

transmitido al aire ambiente. 
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La evacuación de la temperatura sobre la del aire exte 

rior puede evaluarse mediante la siguiente expresión: 

Donde: 

AT = 
nW ( ºC) 

3P 

n = Nºde calles en la trinchera 

W = Pérdida de potencia en el cable en Watt/metros 

P = Perímetro de la trinchera en metros si la cubier 

ta es metálica se Quede considerar como si fuese 

del doble del ancho para el cálculo del períme -

tro. 

= 0.2 + 0.4 + 0.2 + 0.4 + 0.4 = 1.6 m.

lH = 
6 X 8.717= lQ 89
3 X 1.6 

La temperatura en el interior de la trinchera será de -

28+ 10.89 = 38.89 ºC, 

En la Tabla 2. XI del Código Nacional de Electricidad -

se tiene que para una temperatura ambiente de 39 º C co 

rresponde un K = 0.89 

La corriente aparente será Ia = �n
= i:�

9
= 133 AMP. 

A ésta corriente le corresponde un conductor de 25 mm� -
2 osea que el conductor de 35 mm es el correcto.



- 83 -

Caída de Tensión 

/W = {3 R I COS � + \/3 X I SEN � 

Donde: 

R = 0.615 � X 0.020 Km = 0.0123.CL

I = Corriente de fase nominal 

150 X 0.746 
\Í3 0.44 X 0.89 

= 164.978 

I = 
..!h = 164.978 

= 95.25A F {3 
V3 

cos 0 = 0.89 

SEN 0 = 0.45596 

X = 0.288 � X 0.02 Km= 0.00576 _n_ 

t.V = \/3 x 0.0123 x 95.25 + V3. (0.-.:0576)95.25x0.45596 

�V = 2.4625 voltios 
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3.2 Cámara de Bombeo de Desagues 

Información Básica 

- Tensión de alimentación 440V

- Frecuencia 60 HZ

- Número de Bombas 4

- Potencia de los motores 90HP

- Sistema de arranque Y/A

- Forma de funcionamiento manual-automático

Consideraciones Generales de Diseño 

Los factores a tener cuenta en el diseño son los mismos que en 

la sala de bombas de agua tratada. 

3.2.1 Tablero General de Distribución 

Diaqrama Unifilar 

Interruptor General 

Corriente de Diseño 

Plano IEM 0.1 

De cálculos anteriores se tiene que: 

Potencia nominal: 4 motores de 90HP e/u 

Tensión nominal 440V

cos � = 0.89 

Eficiencia (n) = 0.9 

In = p - 90 X 0.746
= 109.98 

'-Í3 V C0S � n -{J X 0.44 X 0.89 X 0.9 

Id= 1.25 X 109.98 + 3 X 109.98 = 467.44A. 
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Corriente de Corto-Circuito 

Cálculo de la Inductancia 

L = 2 X 10-7 ln �RMG 

Donde: 

Deq = �/ 012 D13 D23 

RMG = Radio medio geométrico = v'r"'d 

d 

+-+ 

70mm 

d 
+-+ 

70 mm 

d 

+-+ 

Cada uno de los conductores son de 70 mm2 tipo NYY y sus 

dimensiones son: 

r = Radio del conductor = 4.72 nun 

d = Distancia entre centros de 2 c�nductores de una mis 

ma fase = 17 mm 

Deq=� D = � 70 = 88 .194 mm 

RMG = V 4.72 x e-0•25x 17 = 7.905 mm

L · = 2 x 10-7 ln (1�9i�
4) = 4.824x10-7 Hr/m

X = 377L = 1.8186 x 10-4
� 

La distancia entre la subestación de la planta de agua y 

la estación.de ·bombeo de desague es de 70 m la reactan -

-cía será: 



- 86 -

XL = 1.8186 x 10-
4 -:;;- x io m = 0.0127.n..

BT 

XL = Referidos al lado de alta del transformador será: 

X = 0.01273 X 10,000
2
/440

2 
= 6.5754.íL 

Ice = 
1.1 x Vn 

'Í3 Z Total 

ZTotal = Zlínea A T+ ZTransfA T+ ZCables
· . ' Ref .A. T 

ZTotal = 4.287 + 4.5 + 6.575 = 15.362 

Ice 
= 

1.1 x 10,000 = 545.28AAT 'J3 x 15. 3 6 2 

Ice 
8T 

= 545.28 X lO,QQQ = 
440 

Corriente de Ruptura 

Ir = pr Ice 

Donde: 

Ir = Corriente ruptura 

12.392KA 

Ice = Corriente de cortocircuito 

�r = Constante que depende de retardo de la interrup

ción del circuito y de relación le /In 

In = Corriente nominal 

Segun cálculos anteriores sabemos que: 

In = 467.44A Ice = 12.392 KA 

Ice/In =· 26.51 
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Én la Tabla 3.1 pr = 0.74 

corriente de ruptura = 9.17KA 

Interruptor Comercial 

Con los datos obtenidos anteriormente: 

In = 467.44 

!ruptura 9.17 seleccionamos el interruptor General Elec

tric tipo IJK de 460V, 600 Amp, lOKA de corriente de ru.e.

tura simétrica.

Barras de Distribución 

Cálculo por efectos Mecánicos 

Corrientes de Choque 

!CH = 1.8 xfz x lec = 1.8x 'Í2 x 12.392KA=31.55KA 

Fuerza actuante sobre cada barra 

F = 2.04 ICH2 
1 x 10-B Kg

Donde: 

l = longitud de barra en m = 0.70m 

d = distancia entre barras = d + ��m x 0.44KV = 14.4cm. 

2 -8 
F = 2 04 X 

31,550 X 0.70 X 10 = 98.71 Kg · 0.144 

Momento de Flexión 

p l 2
Mb = 

8 
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P = F/1 

F = Fuerza sobre cada barra= 98.71Kg. 

l = Longitud de la barra en cm= 70 cm 

Mb = FL/8 

Mb = 

98.�1 X 70 = 863.71 Kg - cm

Esfuerzo en la Barra: Kb 

Kb = 

Mb 
Wb 

Donde: 

Mb = Momento de flexión en la 

Wb = Momento resistente de la 

1 a barra 

Wb b X h2
= 

Donde: 

b = = Espesor de la barra 

barra 863.71 Kg.cm 

Sécción transversal 

h = Altura de la sección de la barra 

Selección de la barra 

de 

La corriente nominal que entra al tablero de distribu

ción es de 329.96A la misma que puede ser soportada por 

�na barra de (40 x 5) mm la que tiene una capacidad no 

minal de 520 Amperios. 

w 

w 

= 

b X h
2 

2 

= 

0.5 X 4.0 _ l.333
.6 

-
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K = M _ 863.71 Kg-Cm _ 647_95
W - 1.333 cm3 

-

Como el esfuerzo máximo permisible en la barra es de -

1200 15.9.2 es correcta la barra elegida
cm 

Cálculo de la Barra por r$onancia 

La oscilación mecánica no debe hallarse alrededor del -

+ 10% de la frecuencia eléctrica de la red (60HZ) o del

doble de ella (120HZ)

f = 112 \ [T;¡- c 

V ;-c4 Seg 

E = Modulo de elásticidad del cobre= 1.25 x 106 �c
K 2

. m 

J = Momento de inercia de la sección en cm4

. 
3 4 X

1
�·5 = 0.04167 cm3

g = Peso de la barra= 1.78 x l�-2
_l$g__ cm 

1 = Longitud de la barra= 70 en. 

f = 112 X \ 1.25 X 10
6 

X 0.04167 =

1.78 X 10-
2 

X 704 

e 39.1 Seg.

Como f = 39 � está muy alejada de 60 C/S la barra ele 

gida es la correcta. 
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Cálcuio de la Barra por efecto Térmico 

La sobre elevación de la temperatura está dado por la -

fórmula siguiente: 

- K
9 - :!

s 

Donde: 

Id2 (t + At) ºC 

�t = ( i�c )T

9 = Se admite una sobre elevación de 180ºC para barras 

de cobre desnudo. 

X = Constante del material, cobre = 0.0058 

S = Sección de la barra 200 mm2

t � Tiempo de duración de cortoci1cuito = 0.2+0.3 = 0.5. 

seg. 

Id= Corriente de cortocircuito estacionario 

�t = ( i�c) T

Ice= Corriente de cortocircuito 

T = Constante que depende del tipo de falla 

0.3 para el caso de un cortocircuito tripolar 

Se asume que: 

- .No hay cesión de ca 1 or a 1 ambiente

- El calor espec1fico del material es constante

- No se incluye el calentamiento de choque, se haª.!!

mentado el t en 0.3 seg para incluir el calentamien

to del choque.
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Cálculo de Llt 

Id = µd lcc,pc1 depende de la relación Ice/In, en és

te caso Ice = 12,392 = 37 64 In 329.26 . 

En la tabla· 3.2 se puede encontrar el valor de 

µ d = 0.41 

Luego Id= (0. 41)(12.392KA)= 5.08KA 

�T = ( 
1�:6�2 ) 0.3 = 0.732 

En la fórmula de sobre elevación de temperatura se ten 

drá: 

e = 

0.0058 

200
2 

5,0802 
(0.5 + 0.732) = 4.61 ºC

Temperatura final de las barras de cobre son 

Tf = 70 + 4.61 = 74.61 ºC 

Instrum�ntos de Medición 

- 2 Transformadores de corriente para baja tensión, 440V,

I linea= 412.45A, relación de transformación 600/5, -

el ase l. O

- Conmutador amperimétrico R-S-T-0.

- Amperímetrico escala 0-600

- Base tripolar 02 25 para fusibles de protección de cir-

cuito voltimétrico con fusibles de 2A

- 2 Transformadores de tensión, relación de transforma -

ción 440/220 clase 1 .0, 50W.
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- Voltímetro con escala 0-600 voltios 

- 1 Kilovatímetro hora trifasico de escala Q -250KW

bobina de corriente de 5A 

bobina de tensión. 220V 

- Frecuencímetro de lenguetas vibr�ntes con escala 57

63HZ, 220V

- Lámparas de señalización de tensión.

3.2 .2 Tableros de Control dt los Motores 

Diagrama Unifilar 

P l a no 1 E M - O, l 

Cálculo del Seccionador Fusible 

Corriente de línea {In) 

In = 329.96, I diseño = 1.5 In = 494.9A 

Se usaran bases portafusibles de 500 Amperios 

Cons fusibles de 500 Amp. 

Cálculo del interruptor de cada Motor 

De cálculos anteriores tenemos que 

In = 109.98 A . I dfseño = 1.5 In = 199.03A 

Ice = 12.392KA 

Interruptor = 9.17KA 

Con éstos datos escogemos el interruptor tennomagnético 

MITSUBISHI Tipo NF225CB de 460 V, 250 Amperios de co -

rriente nominal y de lOKA de corriente de ruptura simé 

trica. 
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instrumentos de Medición 

- 2 Transformadores de corriente para baja tensión, 440V

I línea = 
90 x O. 746 x l. 15 

= 126.480.44x 0.89 x 0.90x\[3 

Relación de transformación 150/5 clase 1

- Conmutador amperímetrico R-S-T-0.

- Amperímetro 0-lOOA

- Base tripolar DZ-25 para fusibles de protección de ci!_

cuita voltimétrico con fusibles de 2A

- 2 transformadores de tensión 440/220,· clase, 50W

- Conmutador voltimétrico RS-ST-TR-0

- Voltimetro con escala 0-600 voltios

- Kilvatimetro trifásico de escala 0-200KW

. Bobina de corriente de 5A

Bobina de tensión .de 220� 

- Horómetros,

- Luces de señal de funcionamiento normal y parada por ac-

cionamiento del relee.

- Control de nivel de líqui.dos por :-::lectrodos.

En éste caso no hay necesidad de cálcular la línea de con

trol debido a que los motores se encuentran en la misma cá 

mara de desagues. 
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Cálculo del Arrancador estrella-triángulo 
e • 

Para arrancar los motores usaremos el sitema estrella

triángulo, el que consiste en arrancar el motor cone.f_ 

tanda sus de vanados en estrella y luego de adquirir 

cierta velocidad se conectan en triángulo. 

Este sistema de arranque además de ofrecer la ventaja 

de la reducción de la corriente a un 58%, no necesita

de equipo adicional para reducir el voltaje con lo'.cual 

se obtiene bajos costos y elevada cc�fiabilidad. 

Contactor Principal 
. . ' 1. 

Pn Cor.riente Nominal 
de Linea = In = 

Y3 V COS 0 n

Corriente -de Diseño-'de-1 Contactar 

Id = 
l. 25 In

90 X 0.746 In = 

V3 x 0.440x0.89x09

!diseño =
l.25x09.98

= 79.784 

Contactar para la Conexión en triángulo 

Identico al anterior ya que ambos son recorridos por la 

misma corriente. 
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Idiseño = J9,78A 

Contactar para· la: tól1exión Estrella 

!diseño =
!diseño contactar en triángulo

79·78 = 45.83A
V3 

Releé Térmico 

In releé =

In linea 109.98 = 79.78
Y3 

El releé a usar tendr� un rango de :egulación de 70A-90A 

3.2.3 Cálculo y Diseño del Circuito de Fuerza y Número Optimo 

de Conductores por fase?��� ��m�r�. de Bompeo ?e Desa 

9ues 

Cable Alimentador 

Carga instalada: 4 motores de 90HP 

In= P _ 90 X 0.746 = 98.98 
V3 V COS 0 -V3 X 0.44 X 0.89

- Corriente nominal del cable alimentador

I = 1.25 x 98.98+ 3x98.98

I = 467.44 Amperios 
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- Longitud ·de 1 'Ca·b 1 e 'A Hmen-tador 70· metros 

Factore·s ·d-e ·-c0ffecci6n 

Correcc16n por temperatura del terreno. 

Segun C.N.E tabla 2�xxx1 Kl�0.91 

Correccidn por resistividad térmica del suelo 

K2 = 0.92 segun tabla 2 XXXKK 

- Factor de Corrección de la cap, ;idad de corriente r�

lativos a la proximidad de otrús cables tendidos ba

jo el suelo

K3 = 0.82 = segun tabla 2XXXIV

Corriente de Diseño

In 467.44
I = KIK2K3 = 0.9lx0.92x0.82

I = 680.90 

- Número de Cables por fase
. 

' 

Para poder transportar 612.72 Amperios podemos usar 1,

2,3, d mas cables por fase, el número óptimo se calcu

la en base al costo de los diferentes calibres del con

ductor y al costo de la energía pérdida por el efecto

Joule.

Cá 1 cu 1 o de 1 Costo ·An-ua4 'de-1 'Cable 



N" DE 

CABLES 
POR fA 
SE ..-

1 

2 

3 

4 
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CUADRO Nº 3.9

CORRIENTE s LONGITUD 
OE OISE,;O 

mm2
DEL CABLE 

AMPERIOS UNIPOLAR 
m 

680.90 400 210, 

340.45 120 420 

226.97 70 630 

153.18 35 840 

A= Anualidad costo cable = 

Donde: 

P = Valor presente 

i = Tasa de interes � 10% 

n = Número de años = 10 

A _ P(l+O .l}lO
O .l

- ((1+0°.1)10 ... 1

·-·--· .... �--·-

COSTO

POR m 
U.S.$

45.353 

13.263 

8.132 

4.029 

COSTO 

TOTAL 
CABLE 
p ($) 

9524.13 

5570.46 

5123.16 

3384.36 

Px (l+i) nx i 

((l+i)
n

- 1 )

ANUALIDAD 
COSTO

CABLE 

1550.00 

906.60 

833.77 

550.79 

Cálculo de la energla pérdida a·causa·del efecto Joule 
e 1 

Primero calculamos la pérdida de energia en KWH al año, 

luego en base a la tarifa fijada por el Ministerio de

Energia y Minas. 

Cálculamos el·valor de la energía en dólares al año, 

E= (1
2 

R x 10-
3) x 24x30xl2 KWH al año



Nº CABLES 
POR FASE 

1 

2 

3 

4 

- 98 -

C = 12 ( 28000+(1½ - 200) X 139. 9) : 8,232

CUADRO N°3.10 

RESISTEN- RESISTEN- CORRfENTE POTENCIA ENERGIA COSTO 
CIA UNITA- CIA TOTAL NüMrNAL PERDIDAS ANUAL ENERGIA 
RIA 

..I'L/Kin 

0.055 

0.179 

0.313 

0.615 

_n_ 
Aí·1P ¡2 

R PERDIDA ANUAL 

KW KW-H u.s $

0.0116 467.44 2.534 
'· 

21,893.76 372.11 

0.0752 233.72 4.108 25,493.12 603.222

0.1972 155.82 4.788 41,368.32 703.07 

0.5166 116.86 _7.055 60 ,,955. 2 1035. 94 

Para determinar el namero óptimo de cables por fase S.!!_

mamos el costo de la energ1a por efecto Joule al año -

con el costo anual del cable y obtenemos. 

CUADRO 3.11 

NºDE CABLES s ANUALIDAD COSTO CABLE 
2 + COSTO PERDIDA ENER-

, mm GIA u t s. $

1 400 1922.11 

2 120 1509.82

3 70 1536-.84 

4 35 1586.73 
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En el cuadro anterior ooseryaroos que el número 6ptimo 
. . 

de cables por fase es 2 , ademas de la ventaja econ6mi 

ca antes anotada pennite la realizaci6n de la obra en 

dos etapas abaratando la inversi6n inicial. 

Comprobaci6n de la Ca1da de Tensión 

- Resistencia eléctrica

R80 -= R20º (.1+0.000392 ( 4 .,. 20})
. L R20 :a y20 

S

f20 = Resistividad del conductor en

2 
f20 = 0.017373 ... mm /m

2 IIJll /m

L = Lon�itud del conductor � 0.070 Km 

S :a Secci6n del conductor en TlDll
2 

S = 120 nnn2 . 
. . ·70R80 = 0.017373 X 120 X (1+ 0.00392 (80-20}) 

R80 = 0.01341211.. 

La variación de la Resistencia�Depende de los siguie.!l 

tes factores 

. Del diámetro de los hilos del alma y naturaleza -

del metal Kl=l.02 

. Cableado del alma 

K2 = 1.02 

Reunión de los conductores 

K3 = 1.02 

Luego la resistencia corregida será: 
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RBO = 0.013412 x KlK2K3 

R80 = 0.01134 X 1.06 = 0.01422.11... 

Caída de Tensidn 

/jV =V3 RI C0S 0 + V3 XI SEN 0 

Donde� 

R � Resistencia del conductor por fase a B0ºC 

R FI 
.f\. . 

1 . ·...n... 0.179 � x 2' � 0.0895 1<iñ X 0,0JKm;:;0.006265.fL

X Q Reactancia del conductor por fase a 809C 

X g º2
247 :@: X 0.07Km = 0.008645...0..

C0S 0 � Factor de potencia de la carga;:; 0,89

SEN 0 ::i 0. 45596

I � Corriente de carga nominal 

I = 396.0 

tV � V3 x 0.006265x396x0,89+ V3x 0.008645 x 396x0. 45596 

�V= 6.5281 Voltios 

La caída de tensión máxima en cabl�s y conductores segun 

el C.N.E Tomo IV no excederá del 5% de 400 o sea 20 vol• 

tios, como 5 V es menor que la máxima catda aceptable� 

el conductor elegtdo es el correcto. 

Cable Alimentador de cada m�tor de la Cámara de Desagues 

Este cable es el que une al motor eléctrico con su res -

pectivo tablero de arranque. 
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La interconexión entre los motores y su tablero eléctri 

co se hará sobre bandejas horizontales ranuradas de sec 

ci6n rectángular. 

Corriente de Fase 

En trabajo normal es la corriente de linea dividida en 

tre \/3

I linea= __ P __ _ 
V3 V COS 0

Donde: 

P = Potencia del motor en KW�90x0.J46=67.14KW

V = Tensión de la -linea i::: 440V 

ces 0 e 0.89 

IL = 67.14/ ( V3 X 0.440x0.89}�98.987 

La corriente de fase será IF 

IF::, ..J.L 
\J3 

� 9
�987 � 57.15

Longituq del cable 

La distancia entre el tablero de �rranque y el motor -

eléctrico es de Jm. 

Factores de corrección 

- Por temperatura ambiente de la zona· de instalación,

28ºC, en la tabla 2-XfII del C.N.E 

Kl = 1.02 

- Por agrupamiento segun la tabla Instalaciones Eléc

tricas - Ing . Aguirre.
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K2,6 cables = 0.80 K2,12 cables'.= 0.70 

- El coeficiente equivalente

Ke6 cables = Kl K2 = 1.02 x 0.8 = 0.81

Ke 12 cables = Kl K2 = 1.02 x 0.7 = 0.72

Corriente de diseño 

Idfase = 1.25In= 1. 25XIfase=l.25x57.15=71.44 AMP

La corriente aparente tomando en cuenta los factores de 

corrección es: 

71.44 _ 71.44 87.55 Ke - 1.02x0.8 =

Id 71.44 fase 2 = 
l.OZ x 07 = 100.06

Id por conductor = l00.06 = 50.03fase 2 

NQmero óptimo de cables por fase 

Como la corriente de fase de cada motor es 57.15 Amperios 

la misma puede ser transportada por uno, dos o mas cables, 

correspondiendo un costo diferente para cables diferentes, 

ademas por prescripción del Código Nacional de Electrici

dad la sección mtnima de los cables será de 6 mm2 por lo

tanto, solo hay 2 posibilidades. 

A continuación se presenta el analisis de cada alternati-

va. 



NºCABLES 
POR FASE 

l 

2 

CORRIENTE SECCION 
DE DISEÑO CABL� 

(A} mm 

87 .55 10 

50.03 6 
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CUADRO Nª3.12 

COSTO LONGITUD 
CABLE POR CABLE 
m U.S.$ m 

1.397 42 

0.884 24 

Anualidad del costo· del ··cab 1 e 

A = 

Donde: 

Pi(l+il" 
(l+i)" -1 

P = Costo del cable 

i = Tasa de interés 10% 

COSTO TOTAL ANUAL! DAD 
CABLE COSTO CA-

U.S.$ BLE U.S.$ 

58. 674 •, 9.549 

74.256 12.085 

n = Número de años para pagar el costo R 10 

0.1(1+0.1)1º

A = 58.674 X

(l+0.1} 10-1

10 
Al= 58.674 X 

O.l (l.l) = 9.549
1.110_ 1

10
A2 � 74.256 O.lx (l.l} = 12.085

1 .1 10 - 1

Ener9ia Pérdida 

A causa del efecto Joule se pierde energta en la resis· 

tencia que ofrece el cable eléctrico. 



1 ,_ 

Nº CABLES 
POR FASE 

. . 

-. 

1 

2 

E ::: Pt 
1000 
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Donde: 

SECCION 
CABLE 

mm 

10 

6 

I = Corriente que circula por cada conductor en Amperios 

R ::: Resistencia de cada conductor en Ohmios 

P = Potencia en Watts 

t = Tiempo (1 año l = 8.760 horas 

E = Energta en KW hora 

CUADRO Nº 3,13 

RESISTEN- LONGITUD RESISTEN- CORRIENTE P=POTENCIA 
CIA UNITA- CABLE CIA TOTAL DE DISEÑO EFEC�JOULE 
RIA m OHMIOS AMP WATTS 
..f)_ /Km 

2.14 42 0.0899 86.07 665.983 

3·.61 84 0.3032 50.03 758.910 

Costo de la Energía Anual Perdida 

El costo total de la energ1a que se pierde por efecto Jo.!:!_ 

le es segun la tarifa 53 del consumo de energía eléctrica 

para plantas de tratamiento de agua potable 

S/. 28,000 por los primeros 200KW al mes 

el exceso se cobra a razón de S/. lt-J.9/Kw
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C ;:; 12 X (28,000 t ( rt - 200) X 139,9) : 8,232

Donde: 

P � Energ1a anual en KW-H 

C � Costo anual de la energta en ddlares U,S.A. 

CUADRO N
º 3.14 

1. 

Nº CABLES SECCION ENERGIA COSTO 
POR FASE CABLE ANUAL ENERGIA 

ANUAL U.S. 
KW - H $ 

1 10 5,834.01 99.176 

2 6 6,648.05 113.010 

Para decidir cual es la opción mas LOnveniente se debe 

de sumar al costo del cable el costo de la energía por 

efecto Joule al año. 

Nº CABLES 
POR FASE 

l 

2 

CUADRO N º 3.15

SECCION CABLE 

mm
2

10 

6 

COSTO CABLE 

COSTO PERDIDAS 

108.725 

125.095 
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En el cuadro anterior vemos que la alternativa mas fa

vorable es usar 1 cable por cada fase NYY 1 x 10mm2

Caída de Tensión 

AV ;:: �3 RI C0S '3 + V3 XI SEN '3 

Donde: 

R = Resistencia total del alimentador= 2 .14 �x O. 

007 Km 

R ;:: O . 014 98 .. fL 

I = Corriente nominal de fase= 57.15A 
...n. X = Reactanci.a del conductor = O. 343 Km x 0.007Km

X = O. 002401..0_

R80 = 0.01498 ( l+ 0.00392 (80 - 20)) 

R60 = 0.0185 ( l+ 0.00392(60)) =

R80 = 0.02286..0. 

�v80º =V3 x 0.02286 x 57.15Ax0.86 +V3 x 0.002401 x

57.15 X 0.456

�V80 ºC = 2.12 Voltios 

Como la tensión nominal es de 440 voltios la caída de 

·tensión es de 0.48% que es aceptable.
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3.3 Sala de Dosificaci6n y Galería de Filtros 

- Cálculo del Compresor

Volumen de aire = 6 x 6 x 3 = 108 m3

Tiempo de lavado = 30 minutos

Aire libre a suministrar = 

Presión de trábajo (P) 

108 3 
30 

= 3. 6 m /mi n.

P = Pat + K(3 m H
2
0)

Donde: 

K = 5 coeficiente rozamiento de la arena 

3mH
2
0 es la altura del filtro

Pat = 10.33 m H
2
0

10.33+(3)5 = 25.33 m H
2
0

2 
= ;:; 361b/pul 

Luego el compresor debe tener las siguientes características 

3 6 m
3
¡ · 36 lb/pu1g2

. mi n, 

- Cálculos Electricos

Información Básica

Potencia del motor 20HP

Tensión de alimentación 440V

Nºcompresores: 3,uno en cada filtro

Sistema de arranque� estrella-tri�gulo

Forma de funcionami�nto: manual

Parámetros Generales de Diseño

Como en cada ambiente hay un solo motor de 20HP, en 440V, 
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no hay necesidad de tablero de distribuci6n. 

La fabricacidn de los tablros de cont1·ol se hara en Lima 

Los accesorios y dispositivos a usar en la fabricación -

deben ser conocidos y existentes en el mercado nacional, 

ªsto facilitará el mantenimiento preventivo y/o correcti 

vo. 

Los tableros solo necesitan control manual debido a que 

el funcionamiento de los compresores depende de la tur-

biedad del agua y este parámetro varia en forma aleatoria. 

3.3.l Cálculo de los Tableros Eléctricos de Control de los 

Compresores 

Cálculo del Seccionador 

corriente de línea 

In = 

Pn x 0.746 

V3 Vn COS 0n

PN = 20 HP 

Vn = 440V 

cos 0 = 0,89 

n = O. 9

In :::; 20 X 0.746 
-------- = 24.441A 
V3 0.44 X 0,89 X 0.9 

Id= 1.5 In = 1.5 x 24.441 = 36.66A 
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Por lo tanto se usarán bases portafusibles de 50A, con 

fustbles de 40 Amperios, 600V 

- Diagrama unif ilar .. Plano lEM 01

- Cálculo del interruptor automático

� Corriente nominal = 24.44A,corriente de diseño =l.25 

x 24.44 = 30.55A 

- Corriente de cortocircuito

e 1 d t � 1 �� 2 orno e con uc or a usar serQ x .J.) mm 

NYY la inductancia será: 

L = 2 X 10-
7 l n .Q. 

r' 
Hr 

Por lo tanto la reactancia XL será

XL = 2 x 10-
7 

l n Q x 377 A x 40m r m 

D � Separaci6n entre fases= 7cm = 70mm 

r' = r-e-0.25 = ( 4
2
51} e-0.25 = 1.7562 nm.

-7 70 , XL = 2 X 10 ln (1. 756 1 X 377 X 40..fL. = 0.011.. 0_ 

La reactancia referida al lado de alta tensión será 

X O 011 X 
lO,OOO � 5,682.!l.

L = •
4402 

1.1 x Vn rcc =

V3 Z Total 

z Car-1es z tot= ZlfneaA.T+Ztr,ansf.A.T+ Ref.a··u.

Ztot = 0.572 + 4.5+5.682 = 10.754..0... 



- 112 -

1.1 x 10,000 
� 602.54 AMP

3 X 10.54 

Luego la corriente de cortocircuito en alta tensión será: 

de 602.54 X l�4�00 
= 13,694.27 

ICCBT = 13 ,70l<A 

- Corriente de Ruptura

Ir = p ricc 

Donde: 

Ir = Corriente de ruptura 

Ice = Corriente de cortocircuito 

p r = depende del retardo de la interrupci6n del cir 

cuito y de la relación Ice/In 

In = Corriente·nominal 

Segun cálculos previos: 

In = 24.44A 

Ice = 13.70KA 

Luego Ice/In 13.70KV/24.4A = 561.5 

En la tabla 3.2 se tiene que p r = 0 .74 

Ir = � r Ice = 0.74 x 13.74 = 10.2KA 

Interruptor Comercial 

Con los datos obtenidos en los cálculos anteriores: 

In=24.4A Id= 30 ,55A, Icc=l3.70KA, Vn=440V, Ir=l0.2KA 
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En el catálogo del fabricante seleccionamos el interru.e. 

tor termomagnético general electric tipo TEC In=30 A, -

Irup,sim = lOKA 

- Cálculo del arrancador estrella-triángulo
• > ' 

Usaremos el sistema de arranque estrella triángulo,

el que ofrece la ventaja de la reducción de la co

rriente en un 58% sin necesidad Le equipo adicional,

con lo cual se obtiene bajos costos y elevada confia

bilidad.

- Contactar para la conexión principal

I diseño= 1.25 (. �} = 1.25(24.44}= 30.55A

El contactar a usar será de; In = 50A, Vn = 440V,60 

HZ, trif8sico 

- Contactor para la conexión triángulo

Idéntico al contactar principal ya que ambos son re

corridos por la misma corriente.

- Contactar para la conexión estrella

I diseño = 

= 17.63A 

I contactar en tri!n9ulo 
= 

30.55 

El contactar a usar sera de: 25 Amp,_ 440V, trifásico 60 

HZ. 

Relee Térmico 
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¡ l T.. . In l'i'nea · 2_r;
3
, 4� = 14 .llAn re ee erIDTCO ;:; • 'vi'• • • ¡:; -� 

El re 1 ee a usar tendrá un ra_ngo de regul ac t6n de 10-20
. . 

AMP, 600 voltios, trtfSsico 60HZ

Instrumentos de·Medittón 

- 2 transfonnadores de corriente 30/5, para baja ten-

sión 440 voltios, clase 1

- Conmutador amperimétrtco R-S-T.0

- Amperimetro 0-5·A

- Base tripolar DZ-25 para protección circuito voltím�

tro de los instrumentos de medida con fusible de 2A

- 2 transformadores de tensión 440/220 clase 1 ,50�.J.

T Conmutador voltimétr1co RS·ST-TR-0

- Voltímetro con estala 0·600 voltios

- Kilovatfmetro trif�sico de escala 0-20 KWatts.

con bobina de corriente de SA

con bobina de tensión de 220V

- Horometro, para 220V

Luces de funcionamiento normal y parada por acciona

miento de releé.
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3.3.2 Cálculo y Diseño del Circuito de Fuerza 
• ; , • e u ; 1 • t e 

Cable �limentador d� l�s Compresores 

Los conductores para alimentar a 2 o más motores deben 

de ser de calibre suficiente para una corriente no m� 

nor del 125% de la corriente a plena carga del motor -

de mayor potencia del grupo más la suma de las corrie!!_ 

tes a plena carg� de los demás motcres cuando los moto 

res no funcionan simultáneamente a plena carga se po -

drá aplicar el factor de demanda correspondiente. 

- Corriente nominal· de cada motor

In ::: 
1 20 X 0.746 

-----�------ ;:; - ... 21' 99A
\ÍJ V cos 0 \f3 0.44 x 0.89

Factores de correcci6n 

- Corrección por Temp�rat�ra del, Terreno

Segun la tabla 2-XXXI del Código Nacional de Electri

cidad KT ::; 0.91 para una temperatura del suelo de 30º

e, ya que el cable irá enterrado directamente.

- Correcci6n resistividad ,térmica del suelo

La composición del suelo donde está ubicada la plan

ta es de arena y arcilla con piedras pequeñas, simi

húmedo correspondiendol e una res·. stividad térmica de

120 ºC-cm lo que segun la tabla 2 XXXII del C.N.EWatts 
le corresponde K := 0.92
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- Corrección por la proximidad de otros cables tendi 

dos bajo el suelo 

El sistema a usar es con cables unipolares tipo NY 

Y como tenemos una sola terma con un espaciamiento 

de 8 cm entre fases K = 1

Factor de Demanda 

Tramo 2-3

Tramo 1-2

Tramo 0-1

fd'= 1

fd = 1 

fd = 0.7 

Corrientes de Diseño 

Tramo 

Id= 

Id= 

2-3 

1.25 (21.99) 
= fd KlK2K3 

1.25 X 21,99 X 1 ;:: 32,83

0.91 X 0.92X 1 

El conductor aparente para este tramo es : NYY 

3 X 1 X 10 mm2

Tramo 1-2 

Id 1.25(21.99) + 21.99 = l.O = 59_11
0.91 X 0.92 X 1 

El conductor aparente para este tramo es: 

NYY 3 x 1 x 16 mm2

Tramo 0-1 
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Id 
= 1. 25 X 21.99 + 21.99 +

_ 
21.99 

Q 7 = 85 39
0.91 X 0.92 X 1 

X • • 

El conductor aparente para éste tramo es: 

NYY 3 X l X 16 mm
2 

Número de Cables por Fase 

Tal como se analizó en los cables de la Sala de Bombas de 

Agua tratada y la cámara de Bombeo Je Desagues, el namero 

óptimo de conductores por fase está comprendido entre 1 y 

2 . 

Siendo el factor determinante el número de etapas de la -

obra, ésto a fin de abaratar la inversi6n inicial. 

El centro de carga no está concentrado en un solo punto -

sino que la carga está distribuida en 3 puntos y para 11� 

gar al 3o obligatoriamente se debe de pasar por el lº y 2° 

ésto obliga a que la implementación de los cables se haga 

en una sola etapa y usando un cable unipolar por cada fa 

se. 

Caída de Tensión 

,fl.V - \/3 I ( r80 1} COS Q ,t, \J3 (Xl) I SEN Q

Donde; 

I = Corriente nominal 

r80= Resistencia del conductor a 80°C 
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l ;:; Longitud del tramo 

COS Q R factor de potencia de la cwrga .= 0.89 

X .= Reactancia del conductor en _()_/ro 

r80 .= r 20 ( lto(AT) 

r 20 ;= Resistencia del conductor a 20ºC 

d.... R Coeficiente de variación de resistencia del cobre 

con la temperatura � 0.00393/ºC 

Para S '" 16 rmn2

r 80 ¡a; 1.35 X 10-3 --';;;- (1·+ 0.00392 (80 ... 20))

.. 3 ...D... r80 ;= l. 67 X 1 Ü 
m 

Para S ;= 10 mm2

r80 � 2.14 X 10-3 (1 + 0,00392 (80 - 20})

r80 � 2.64 X 10"3

k?Ji--2-2 
-l"n---1 

1-------' o

3 6 'n') 2 24 Yn 3 
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CUADRO N
º 

3 .16 

PUNTO CARGA s2 r80 X 

NOMINAL mm ...n../m ..ri../m 

l 66 16 l .67xl0-3 0.319xl0-3

2 44 16 l.67xlo·3 0. 319xl0-3

3 22 10 2.64xlo'"3 0.343xlo·3

Luego ÍJV = V3 I (R x 0.89 + X 0.456) 

PUNTO �V(VOLT) 8V 

i 7.476 7.4614 

2 4.476 11.9:374 

3 2.294 14.2314 

% 

1.69 

2. 71

3.23 

LONG R(80°C) X 

m 
...n. .SL 

40 0.0668 0.01276 

36 0.0601 0.0115 

24 0.0634 0.0083 
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3.4 Alumbrado General de la Planta 

3.4.1 Generalidades 

Las areas no construidas de la plar.·:a está constituida 

por areas verdes semejando un parqu;; o .iardin lo que -

implica la iluminación de arboles, arbustos, fuentes -

etc. 

El objeto esenc ial de la iluminación es el de dar se 

guridad a la planta eliminando zonas oscuras y en me

nor qrado acentuar la belleza. 

El cálculo realizado es sequn las disposiciones .Y pre� 

cripciones del Código Nacional de Electricidady·las nor 

mas del Ministerio·de Energia y Minas DGE-017-Al-1/19 

82. 

- La� luminarias a usar son del tipo BIH-83 en lámpa

ras de 250W

Pérdidas en los accesorios de c/1 ímpara 20W

Los pastorales serán del tipo Sucre C.

- Las lámparas a usar seran de luz'mixta de 250 Watts

La altura de montaje (h) de las luminarias seran de

8.5m

El cálculo e ha realizado empleando el método del

f1 uj o 1 umi noso

Iluminación recomendada por las normas del MEM-DGE-
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17-Al-1/1982, para la iluminación general de jardj_

nes es de 5 lux.

- Rendimiento de una lámpara 29 lumen /Watts 

- f m x fu de O. 7

- Rendimiento en superficie de trabajo 28 x 0.7=25.2

lumen.

N = 
5 1

2
m�nes x 24,784 m2x Watt Lampara 

25.5 lumen x 250 Wattsm 

N = 19 lámparas 

3.4.3 Circuito de Alumbrado 

Tabla 3.17 



TABLA 3.17 

PUNTO POTENCIA Pi f. s !DISEÑO s L I NOMINAL tiV /W 

POR PUNTO A mm2 m A VOLT. VOLT. 

1 - 5,130 1 18.7 25 8 14.9 0.133 0.133 

2 - 3,510 ] 12.8 25 22 10.2 0.249 0.382 

3 - 2,970 1 10.8 25 64 8.7 0.619 1.001 

4 270 1,620 1 5.9 25 44 4.7 0.230 1.231 
N 
N 

5 270 1,350 1 4.9 25 28 3.9 0.121 1.352 

6 270 1,080 1 3.9 10 28 3.1 0.241 1.593 

7 270 810 1 2.9 10 28 2.4 0.187 1.780 

8 270 540 1 1.9 10 28 1.6 0.124 1.904 

9 270 270 1 1.0 10 26 0.8 0.058 1.962 



TABLA 3.17 

PUNTO POTENCIA Pi f. s. I DISEÑO 

POR PUN10 A 

1.1 270 1,620 1 5.9 

1. 2 270 1,350 1 4.9 

l. 3 270 1,080 1 3.9 

1.4 270 810 1 2.9 

l.5 270 540 1 1.9 

l. 6 270 270 1 1.0 

2.1 270 540 1 1.9 

2.2 270 270 1 1.0 

3.1 270 1,350' 1 4.9 

3.2 270 1.080 1 3.9 

3.3 270 810 1 2.9 

3.4 270 540 1 1.9 

3.5 270 270 1 1.0 

s2 L 

tm1 m 

10 48 

10 28 

10 28 

10 24 

10 40 

10 28 

10 10 

10 28 

10 8 

10 28 

10 28 

10 28 

10 . 28 

I NOMINAL 

A 

4.7 

3.9 

3.1 

2.4 

1.6 

0.8 

1.6 

· 0.8

3.9 

3.1 

2.4 

1.6 

0.8 

IW 

VOLT. 

0.627 

0.304 

0.241 

0.160 

0.178 

0.06 

0.044 

0.06 

0.087 

0.241 

0.187 

0.125 

0.06 

AV 

VOLT. 

0.627 

o_g31 

l.172

1.332 

1.510 

1.570 

0.044 

0.104 

0.087 

0.345 

0.532 

0.657 

0.717 

..... 

N 
t,.) 
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La caída de tensión se ha cálculado en la fórmula: 

flV = 0.0309 I x L
s 

cos Q 

Considerando un Cos 9 = 0.9 

íW = 0.0278 

Donde: 

I X 1 
s 

I = Es la corriente nominal del conductor 

1 = Distancia recorrida por I 

S = Es la sección del cable 

Por ejemplo para el punto l. 

av = 0.021a x 14·9 x 8 = 0.133 25 

"><--93.5 
1 
1 

• 28m

1A : 
�-�º � i }e. -- x-63 4 x-o s 

/ }' ;:s�<¡>-K : :I '11' l 
1 2,_0m I I 'v 1 
1 1 

1.3 <i¼,- l 2.8-m , 28m
l 

l t 1 ><-<;> 8 

: 2 8 m 1.6o--)( x--43 3 :
1 2.8\'Y\ 1 
1 1 1 
1 1 I 12?-f- 12.S-m X-ó 7 
1 1 1 
'2s� ' ' 
1 x-o 2.2 1 

2. 8 "l'Yl :
: 1 x-63.2 , 1 1 1 

1.1 w 1 ' )(---96 
1 

� 
l2.SYYI 1 20...-,1 : 1 . I 

1 1 
,___ :sm 1 1 �S"YY! 1

9- 9 .......,----.!_ �2.1 1 l 

1 --- __ !,oYll x-<!,31 � 5 
<,2 h-> ----.1_ '9.., .... ----2 ----J � , ... <S 9- ">1 3 - - - - - - - - - -6',. .... 1-� """ 

4-4- VY'/ 4 
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La caída de tensión permisible en los circuitos de alum 

brado es el 1% osea 2.2 voltios, en la tabla anterior -

observamos que la caída de tensión máxima es de 1.962 -

voltios. 

3.5 Cálculo y Diseño de los Circuitos de Distribución en 220V 

3.5.1 Cálculo del Alimentador de la Sala de Bombas 

- Area techada: 129 m2

- Potencia instalada: 30 �'2 x 129r,: = 3,870 W 

- Máxima demanda: 3870 x 0.5 = 1935W 

- Longitud: 60m

- Corriente nominal

In = 

PN 
Vn X 0.9 

1935 
= 220 X ([g = 

9.77A

- Corriente de diseño

Id = 1.25 In = 9.77 x 1.25 = 12.21A 

- Factores de corrección

- Por temperatura del terreno

Sequn CNE tabla 2 XXXI Kl = 0.96 

- Por resistividad térmica del suelo

Sequn CNE tabla 2XXXII K2 = 0.92

Para una resistividad de 120ºC m/W

- Por proximidad de otros cables bajo el suelo

Sequn CNE tabla 2XXXIV K3 = O.f.¿
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- Corriente Aparente 

I = 
12.21 

= 16.86A 
0.96x0.92x0.82 

- Sección del cable a usar será del tipo

NYY unipolar con formación triplex 3xlx10 mm2

- Caída de Tensión

�V= (RICOS 0 + XI SEN0) 1

Donde:

R = 0.00214

X= 0.0044 

cos � = 0.9 

I = 12.21A 

..:!h. 
m 

A.. 
m 

l = Lonqitud cable 120m. 

av = 11 ( R cos· e+ x SEN e) 

fiV = 12.21 x 120 x ( 0.00214x0.9+0.00344x0.436) 

fJ.V = 5.02 Volt. 

�V=� X 100 = 2.27% 

Sequn el acáoite 3.13 del CNE la caída de tensión en los 

cables alimentadores no excedera el 5% de la tensión no 

minal. 

3.5.2 Cálculo del ·Alimentador·de las Vivier.das de la Planta 

En la planta existen 3 viviendas: 

. Jefe de olanta 

. Guardian 

. Casa·de huespedes 
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DIAGRAMA DE CARGA 

2.1 

9Gm 

3 

Corriente·Aoarente 

Para cálcular la corriente aparente se tiene que tener 

en cuenta los siquientes factores de corrección 

- Por.temperatura del terreno Kl = 0.96

- Por resistividad térmica del suelo K2 = 0.92 

- Por proximidad de otros cables K3 = 0.82

- El factor equivalente será: 0.96 x 0.92x0.82=072

Cálculo de 1a·caícia·de Tensión 

JW = V3 RI COS 9 + vT JX SEN 9 

11V = \/3 rl I COS 9 +\/3 IXl SEN 9 

nv = \/3 Il [ r cos 9 + X SEN 9]
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Donde: 

I = Corriente nominal 

l = Longitud del tramo 

COS Q = Factor de potencia de la carga= 0.9 

SEN 9 = 0.436 

De tabla de fabricante de cables INDECO ·se tiene: 

SECCION 

210 mm 
216 mm 

r 
OHMIOS/m 

0.00214 

0.00135 

Para luego la caída de tensión 

Para el cable de 10 mm2 : 

X 
OHMILS/m 

0.000343 

0.0000319 

/W = 13 I1 x (o. 00214 x O. 9+0. 000344xO. 43�:: 3. 598x 

10-311

Para el cable de 16 mm2

fJ.V = \/3 Il ( 0.00135x0.9+0.000319x0.436) 

fJ.V = 2.345 x 10-J Il

El resumen de cálculos está en el cuadro siquiente: 



PUNTO p 

WATT. 

1 800 

2 -

3 800 

2 

2.1 4,800 

í: p 

WATT. 

6,400 

5,600 

800 

4,800 

4,800 

CORRIEN. FACTOR 
NOMINAL CORRECC 

AMP K 

23.3 0.72 

20.5 0.72 

3.0 o. 72

13.99 0.72 

13.99 0.72 

CUADRO Nº 3.18

--·--

CORRIE. LONGITUD SECCION llV L liV 

APARENTE CABLE 
AMP m mm2 VOLT. 

32.4 88 16 4.81 4.81 2.2 

28.47 8 16 0.38 5.19 2.4 

4.2 34 16 0.24 5.43 2.5 

5.19 5.19 2.4 

19.4 96 10 4.83 10.02 4.6 



- 130 -

3.5.3 Cálculo del Alimentador del Labor�torio y Sala de Clo

rinación 

- Area techada 75.44 m
2

Oe acuerdo al Código Eléctrico del Perú se tiene:

Pi = 75.44 x 30 = 2,263.2W

- Herramientas v Equipos de Laboratorio

Pi= 24 HP x 746 = 17,158W

- La carqa total instalada será

Pi
tot 

= 2,263.2 + 17,158 = 19,421.2W 

- Máxima Demanda

Como todos los equipos de laboratorio no funcionan a

la vez se considera un factor de demanda de 0.6

MD = 19,421.2 x 0.6 = ll,647.2W

- Corriente Nominal

In = 
11,647.2

= 33_96A 
\/3 X 220 X 0.9 

Id= 1. 25 x In = 42.45A 

- Corriente Aoarente

Los factores de corrección a tener en cuenta son:

- Por temperatura del terreno Kl = 0.96

- Por resistividad térmica del ancho de 120ºCxCm
-w-

K2 = 0.92

- Por proximidad de otros cables K3 = 0.82

- El factor equivalente = 0.72

Luego la corriente aparente será 
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42·45 - 56.96A0.72 

2 La sección del cable a usar es de 16 mm cuyas caract� 

rísticas segun infonnación técnica del fabricante 

r = O. 00135..n.. /m

X = 0.000319 .f'L:/m 

Cálculo de la caída de tensión 

/1 V = -J3 r I l ( r COS 9 + X SEN 8 ) 

Donde: 

I = 42.45A 

l = 64m 

r, X datos del cable 

dV = J°3x42.45 x 64x (0.000135x0.9+0.000319x0.436) 

f:N = 6.37 Volt. 

La máxima caída de tensión· admitible sequn el CNE aca 

pite 4.1.3 es del 5%, osea llV. 

Como 6.37< 11 el cable es el correcto. 

3.5.4 Cálculo del Alimentader·de.1a··sala de Dosificación y Ga 

lería de filtros 

Existen 3 salas de d-0sificación 
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DIAGRAMA DE CARGA 

1---� 2 
¡,,,:;_..-----1 

3. m 

1-------------------1 1 
1., 22 m 

38m 

32m 

Area Techada 

s = 272 m2

Potencia Instalada 

Pi= 30 w2 x 272 m2 
= 8�160W

m 
Máxima Demanda 

M
0 

= 3000(1)+0.35(5160) = 4,806W 

Carqa_ Aparente 

Factores de corrección: 

- Por temperatura del terreno Kl = 0.96

- Por resistencia térmica del suelo K2 = 0.92

- Por proximidad de otros cables K3 = 0.82

- Factor equivalente: 0.96 x 0.92x 0.82 = 0.72

Caída de Tensión 

lV = V3 Inl ( r COS 9 + X SEN O)

3 
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Donde: 

In = Corriente nominal 

l = Longitud del tramo 

cos 9 = 0.9 

SEN g = are cos 0.9 = 0.436 



CUADRO Nº3.19 

1 PUNTO 1 MAXIMA 1 MD 1 CORRIEN .. ' FACTOR 1 CORRIEN. 1 LONGITUD I SECCION 1 CAIDA ' L AV 
DEMANDA NOMINAL CORRIEN. APARENTE TRAMO CABLE TENSION 

(WATTS. ) (WATT.) (A)
( K )

(A) (m) (mm2) (VOLT) (VOLT.) 

1 - 14,488 42.04 o. 72 58.39 32 70 0.93 0.93 0.43 

2 4,806 9,612 28.03 0.72 38.93 3 35 0.10 1.03 0.47 

3 4,806 4,806 14.02 0.72 19.47 38 35 0.62 1.65 0.75 

1 o o 0.93 0.43 

1.1 4,806 4,806 14.02 19.47 22 35 0.36 1.29 0.59 



CAPITULO IV 

DISEÑO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 

4.1 Lfnea de Transmisión de Energ1a El�ctrica 

4.1.1 Condiciones de Dise�o 

- Normas

Se aplicarán en los diferentes cálculos las disposiciones

del Código Nacional de Electricidad, tomos I, IV, normas

ITINTEC y en complemento las diferentes normas i nternaci,2_

nales y los criterios de Ingenier1a de práctica coman.

� Distancias mfnimas de Segurtdad
¡ 1 ; 

Altura sobre el piso

• A lo largo de la calle

. En cruce con calles, callejones y

carni nos vec tna 1 es 

En cruce de carretera 

. Espacios no transitados por vehfculos 

Distancia mfntma entre conductores en 

sus soportes y en cualquter punto del 

vano 

. Separaci6n mfntma a cables de retenida 

. Separación mfn1ma del conductor a las 

lfneas de telecomuntcaciones 

5.50 m 

6.00 m 

7.00 m 

4.5 m 

0.40 m 

0.15 m 

1.8 m 
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. Separación mínima en cualquier dirección 

de 1os conductores a postes y crucetas 

- Factores de Seguridad

0.10 m 

Conductor de cobre desnudo con relación a 1a carga máxi_ 

ma y temperatura míntma (2� Hip.} 

. Conductor de cobre desnudo a las condiciones de templa

do (1 ° Hi p.) 

... Temperatura Y, C?:�a�-

Temperatura máxima 

Presión superficial proyectada 

4.1.2 Cálculos Eléctricos 

� Información Básica

Longitud de la 1ínea

Tensión entre fases

Frecuencia

Factor de Potencia en atraso

NOmero de ternas

Conductor

Temple

Calibre

Diámetro (ri'Sc} 

Resistencia a 20°C 

Configuración de la línea 

509C 

15 • .12 kg/m2

3000 m 

10 kV 

60 Hz 

0.8 

1 

cobre 

duro 

21.15 nm2

(4 AWG} 

5 • .189 mm 

O. 822 _o_ /km
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.______ ] 
l--1-i---i 
1- L ------==-...il

Prescripciones del C.N.E. 

Fig. 4.1 

- La separación mínima en sus soportes y en cualquier punto

del vano para tensiones inferiores o igual a 11 kV:0.4m

- La separación minima en metros a la mitad del vano deberá

ser el valor dado por la siguiente fórmula para conducto�

re·s· menores de 35 mm2

D = 0.0076 x U x Fh + 0.65 V f � 0.60

donde: 

O = distancia mínima entre fases a r;:itad del vano 

U = tensión entre fases 10 kV 

Fh = fa�tor de correcciOn por altitud 

Fh = 1 + 1.25 (H�l000} x 10�4 = 1 para redes ubicadas de 

bajo de los lOOO·m.s.n.m. 

f =· flecha máxima a 50°C = O .69 m 

o= 0.0016 x .10 x 1 + o.65 Vo.G9 - 0.60 = o.68

como· la di.stancia proporctonada por U es mayor que I es 

la que adoptamos.

Distancia Hori'zonta 1'.'·á'FCentro,'de ·,1 a,·crúceta 
·

. . � ' ... 

H = 0.0076 Un+ 0;5521 K Vf 

donde; K = constante (condtciones del ambiente} 

f = flecha máxi-ma = 0.6782-m
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H = 0.0072 x (10) + 0.5521 (1) xV0.6782 = 0.531 m 

Elegimos crucetas de 1.20, siendo la disposición la que se 

muestra. 

T
6 

0.75 

0.45 

� 1 6 

FIG 4. 2 i------ 1. 20 ----

Cálculo dé la Reactancia Inductiva 

X1 = 2 x 10-7 ln Deg x 377 ::f1..
r' m 

Donde: 

103 m 
x--

K m 

+ O. 20

Deq = '-Y D12 x D13 x D23 = � 0.75 x 1.2 x 0.75 =0. 8772 m 

Deq = 877.205 mm 

r' = e0.25 r

r = radio del conductor = 2.595·mm 

r' = e-0·25 x· 2.595 mm.

r' = 2.021 mm 

X = 2 X 10-7 
X ln {877 ·2º5) X 377 X 103

L 2.021 

X = 0.4579 Jl. L km
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Cálculo de la caida del voltaje 
e 

6V = V3 (RI cos 0 + XI sen� ) 

donde: 

R = Resistencia del conductor a 80º C 

R80 = R20 (1+ 0.00392 ( 6 t) )

R20 = Resistencia del conductor a 20º C 

R20 = O . 8 2 2 ..11.. / Km 

R80 = 0.822 ...f\_ (1+ 0.00392(50�20) }= 0.9187 Jl. 
Km Km 

L = Longitud de la linea = 3.0 Km

Cos0= 0.89 = Factor de potencia dela carga 

sen0= 0.45596 

- Corriente de Diseño

I = 1.25 P = 125 x �58�9�-�1�3�3 ____ =53.15 A

V3 Vcos0 · V3 x 10,000x0.89 

- Factor de correci6n por temperatura ambiente

segun tab·la 2- XT del C.N.E K=0.92

Id = 53.15 = 57.77 A
0.92 

Luego 

fj.V= V3 (0.9187 -d1:_ x 53.5 Ax 3 Km x 0.89 + 0.4579 
Km 

JL 3Km X 53.15 A X 0.45596 } 
K m 

t,V= 284.961 

t:::.V= 2.84 % 



Perdida de Potencia 

óP = 3 I 2 RL

donde I = 53.15 A 
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R = O • 91 8 7 ...fl. / Km 

L = 3 Km 

ap = 3 X 53.15 2 
X 0.9187 JL X 3 Km = 23.36 KW 

Km 

LlP % = 23.36 = 100 

p = \13 VI cos 0

p = 'J3 X 10,000 X 53 .15 X 0.89= 819.32 KW

�p = 23.36 X 100 = 2.85 % 

819.32 

Dimensionamiento de los Aisladores 

De acuerdo al código Nacional de Electricidad ·. los 

aisladores aportarán una tensión bajo lluvia a� la 

fre�encia de servicio. 

Ve = 2 . 1 ( V + 5 }

Ve = 2. 1 e 10 + 5 } 

Ve = 31. 5 KV 

donde V = Tensi8n nominal de servicio en KV. 

Vc:;i Tens16n disruptiva bajo lluvia 
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Longitud de la linea de fuga (L) 

L (cm) = m V 

<;!onde m = Coeficiente de suciedad 

= 2.6 para zoria de viento polvoriento 

V= Tensión nominal =

i= densidad relativa

L= 2.6 X 10 = 26.63 
vo.953 

L= 10.5 pulg 

Carga de Rotura (O} 

10 KV 

del aire =

cm 

Para .angulas comprendidos entre O 1
· 30

º

sabemos que 

0.953 

T T 

Fp = Fvc + Te 

donde: 

FI G 4. 3

Fvc = Fuerza del viento sobre los conductores 

Fvc = 2 ( L Pv 0} cos ex 
2 2 

Donde: 

Pv = Presión del viento en Kg/ m 2
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Pv = 0.0042 v
2 Kg/m2

V = Velocidad del viento = 60 Km/h

Pv = 0.0042 X 60
2

Pv = 15.12 Kg/m2

L = Longitud del vano promedio = 70 m

0 = Diámetro del conductor = 0.005189 m

Te = Ti ro de trabajo 

Te = 2 T sen O</ 2 

T = Tiro máximo de trabajo = 325.61 Kg

Luego : F v c = 7 Om • · 1 5 . 1 2 !.9_ x O • O O 518 9 m c os � + 2

m2
2 

( 325.67) kg X

ex = entre O y 30°

Fvc = 5.492 Kg parao r::. 0°

Fvc= 168.14 Kg para0< = 30°

luego 

Q = c5 Fvp

sen ex 

es = Coeficiente de seguridad para los aisladores= 3

Q = 3 X 168.14 ::. 504.42 kg 

Q = 1,109.72 Libras 

Del catalogo L.T.H.T. LINE PORCELAfN fNSULTORS 

Seleccionamos aislador EEf NEMA clase 55.5 
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cuyas caracter1sticas principales son: 

tensión disruptiva con on da 

normalizada d� 1/50 -�s 

- Tensión disruptiva en seco

- Tensión disruptiva bajo lluvia

� Tensión de preparación

- Carga de rutura

- Linea de fuga

+ 140 KV ,-170 KV

85 KV 

45 :<V 

115 KV 

3000 Libras 

12 Pulgadas 

Para áng�los compréndidos entre 30ºy 90º

Fe = Fvc + Te 

aplicando la misma formula que en el caso anterior se tiene 

que 

Fe = 329.55 Kg para un ángulo ·O< = 90º

Q = 3 X 329.55 Kg = 

Q = 988.65 Kg 

Q = 2,175.3 Lb 

del catálogo L.T.-H.T. seleccionamos un aislador 

EEI -NEMA clase 52-3 

- Tensión disruptiva con onda

norma 1 izada de .L �s + 125 K'/, - 130 KV
. 50

Tensión disruptiva en seco 80 KV

- Tensión disruptiva bajo lluvia 50 KV 

- Tensión de perforación 110 KV 

- Carga de rotura 15,000 Lbs 

- Linea de fuga 11 1/211 pulgadas 
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4.1.3 Cálculos Mecánicos 

Condiciones de diseño ·mecánicó del ·conductor 

Bases d·e cálculo 

HIPOTISIS I 

Condiciones de máximo esfuerzo 

Temperatura 5ºC 

Velocidad del viento 60 Km/h 

Coeficiente de seguridad 3 

Hipoti sis II 

Condiciones de templado 

Temperatura 10,20,30,40,. 

Sin viento 

HIPOTISIS III 

Condiciones de máxima flecha 

Temperatura 50ºC 

Sin viento 

Clase de Construcción 

Según el código Nacional de Electricidad Tomo N 

. Conductores 3 

Postes 2 

Crucetas 2 

Retenidas 2 

Aisladores 3 

Vanos 

Los vanos se han determinado con criterio técnico del menor 

costo y su posibilidad práctica de construcción. 



DEL: 
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10 
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21 

22 

23 

24 

25 

26 
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( Li + L2 
3 

+ L; •••• + Ln
3

�
/ 

2 

Vano Básico = 
---.-------

L1 + L2 + L3 + Ln 

DISTANCIA ENTRE .POSTES 

AL: DISTANCIA L: DEL: AL: DISTANCIA L: 

2 60 27 28 60 

3 65 28 29 60 

4 75 29 30 35 

5 75 30 31 65 

7 74 31 32 65 

8 70 32 33 65 

9 50 33 34 70 

10 75 34. 36'· 70 

11 75 35 36 70 

12 35 36 37 60 

13 60 37 38 60 

14 75 38 39 60 

15 75 39 40 75 

16 75 40 41 50 

17 65 41 42 50 

18 30 42 43 65 

19 90 43 44 60 

20 90 44 45 60 

21 90 45 46 65 

22 80 46 47 75 

23 80 47 48 55 

. 24 70 48 49 55 

25 60 

26 75 

27 90 



- 146 -

L = 
603 + 65

3 + .•. + 553 
='

60 + fi5 + ..• + 60 

15342750 = 69.79·:� 70 

3150 

Característica de los diseños adoptados 

- Conductores

Los conductores no se cubriran de hielo en su superficie, por

lo tanto, para el cálculo de las tensiones y flechas del con -

ductor, solo esta considerado la carga transversal del viento y

su propio peso.

La tansión del conductor en condiciones de máxima presión de

viento (15 Kg/m2 ) y minima temperatura (OºC) no excede del 50%

del esfuerzo de rotura de dicho conductor.

- Postes

Las cargas que deben soportar los postes son:

Postes de alineamiento

La presión del viento transversal a la dirección de la linea,

actuando sobre la superficie proyectada del conductor sobre la

mitad de cada vano adyacente y sobre la superficie del · poste.

- Poste de Cambio de Dirección

Deberan soportar la presión del viento además la fuerza resul�

tante de la tansión de los conductores, quedando ésta última

normalmente mentralizada por la colocación de uno o más vien

tos lo más cercano al punto de aplicación de la fuerza.
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- Poste Terminal 

Deberan soportar la carga transversal del viento y _ además 

el tiro máximo longitunal de los conductores, quedando ésta 

fuerza neutralizada por la colocación de 1 ó 2 vientos lo 

más cercano al punto de aplicación de las fuerzas. 

- Aisladores

La carga transversal máxima en los aisladores PIN, será de

bido al viento sol amente en soportes de al i neami ento, ,ó de

una combinación dé la tensión--del conductor y del efecto del

viento en soportes de ángulo

- Retenidas

En todos los soportes de ángulo mayor de lOº y soportes de

amarre o terminal se ha previsto el uso del vientos locali

zados lo mas cercano al punto de aplicación ·de·las fuerzas

resultantes de los conductores.

- Puesta a Tierra

Todos los espejos, pernos y vientos se conectarán a tierra a

través de un conductor de cobre que unirá· a la parte metáli_

ca del poste y una varilla copperweld que irá enterrada en

el subsuelo.
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Reistencia Mecánica del Conductor 

Características del Conductor 

2 
Sección en mm 

Tipo 

Temple 

Diámetro (�) 

Carga ruptura 

Mínima 

Peso teórico(W) 

Módulo de elasticidad 

Coeficiente de dilataci6n 

térmica 

Coeficiente de seguridad 

Tiro máximo 

Esfuerzo máximo de 

trabajo ( Gomax) 

Esfuerzo máximo 

Considerado 

Cálculos Previos 

Coeficiente de seguridad 

Tiro máximo de trabajo ( T) 

21. 15 mm
2

desnudo 

duro 

5. 189 mm

977 Kg 

189.60 Kg/ 

12 .66 � 

-6
17 X 10 

3 

325.67 Kg 

Km 

15.5 Kg/ mm
2

15.5 Kg/mm
2

(en la Hip II) 

3 
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To = carga rotura mínima 

coeficiente de seguridad 

To = 325.67

= 977 = 325.67 

3 

- Esfuerzo máximo de trabajo (crmax)

crmax = tir9 máximo de trabajo = 325.67 = 15.4

sección 

crmax = 15.4 � 

mm2

21.15 

Ecuación de cambio de estado (Formula de truxa) 

donde: 

ao1cro2 Esfuerzo inicial y final del cable en Kg/mm
2

. V= E J 2

24xl06

E= Modulo de elasticidad expresado en Kgí m2 , para. el cobre

12,660 Kg/nun
2

$ = Peso especifico del conductor, 9 qr /cm3

a =  Vano en m (en éste caso 70m ) 

m
1
, m

f 
= coeficiente de sobre carga inicial y final 

B = 0< E 

CJ... = coeficiente de dilatación en ºC 
-6 -1

para el cobre 17 x 10 ºC 

t¡ ,tf = Temperatura inicial y final en ºC
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Cálculo de las flechas máximas 

Para efectuar éstos cálculos es preciso determinar los esfuer

zos por separado en las diversas hipotisis a considerar y lue 

go aplicar la fórmula para calcular la flecha F. 

Hipotisis I 

Temperatura Ti 

Hielo 

Condiciones de máximo esfuerzo 

5ºC con viento 

no hielo 

Velocidad del viento 60 Km/h 

Cálculo del coeficiente a sobre carga mi 

�----------�
¡
Fv

1 

l 

1 

1 Fig. 4.4 

____________ 1wr2
w, 

Pv = 0.0042 v
2 

= 0.0042 602 = 15. 2 Ks 
-rm

Fv = Pv x A= 15.2 � x 0.005189 m = 0.078458 ful_
n1 m 

Wl = Peso del cable 0.1896 Kg/m 
1/2

Wrl= ( fr2 + w1
2 ) = (0.0784582 + 0.1S962 ) 112 = 0.2052

m
1 

= Wrl = 0. 20520 = 1.082 
Wl 0. 1896

de cálculos previos 

Gol = 15.4 Kg/mm2



Condiciones iniciale! 

CToi = 15 .4 Kg/mm
2

Ti = 5ºC

mi = 1.082
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Aplicando la fórmula de truxa para cilcular el esfuerzo del con 

ductor en los diversos vanos se tiene: 

2 .2a m1 

cr .2 01 

2 

V = E J . = 12,660 x 92 = 0.04227275 

24 X 106 

8 = o<. E = 17 X 106 
X 12 ,660 = 0. 21522 

0-of Z [ 0-o
f 

+ 0.0427275 X l. 0822 
X a2 + 0.21522(5-5)-15.4] = 

15.4 

=0.0427275 X a
2 

X 1
2 

CUADRO 4.0 

Vano 
FORt1ULA TRUXA 

crof 2 T�nsión Flecha 

Kg/mm Kg 
---

40 ao
f 

2 [crof-15.0625) =68.364 15.3525 324.1 0.126 

50 CTof2 [aof�14.8727J=l06.819 15.3275 324.2 0.198 

60 CTof2 [crof-14. 6407]=153.819 15.2980 323.6 0.285 
2 

70 aof [crof-14.3665]=209.365 15.265 322.9 0.389 

80 Gof2 [CTof-14.0501]=213.456 15.229 322.1 0.509 

90 aof2 [G"of-13.6915] =346.093 15.1912 321.3 0.646 
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Cálculo de la flecha f 

f = L2 Wm = L2 
x 0.1896 X 1.082

8 A(f 8 X 21. 15 X CT 

En la tabla anterior se ha cálculado la flecha para cada vano 

considerado. 

Hipotisis II Condiciones normales 

condiciones iniciales 

aoi 
2 

= 15. 4 Kg/mm 

Ti = SºC 

mi = 1.082

Condiciones finales 

ITof = a cálcular para cada vano y temperatura 

Tf = variable 

mf = (sin viento, sin hielo) - 1 

Aplicando la fórmula de truxa calculamos el esfuerzo del con

ctor para la diversas condiciones. 

aot2 [CTof + V a2 mi2 + B (tf-ti)-CToi] = V a2 mf2

ªº. 
2 

V = E ¡,2
= 12,660 X 9

2 
= 0.0427275 

-6
24 X 10 24 X 10-6

B = o(. E= 17 X 10
6 

X 12660 = 0. 21522

CTof2 [O"of + 0.0427275 x 1.082
2 x a2 + 0.21522 (tf-5)-15.4] = 

15.4 2

= 0.04 27275 X a
2 

X 1
2
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CUADRO 4.1 

TEMP VANO FORMULA."DE TRUXA ;aof 

10° 40 m aot2 [Cfof-13.9864] = 68.364 14.3198 

10° 50 m CTof2 [O"of-13.7966] = 68.364 14.1387 

10° 60 m Gof2 [aof-13 .• 5646] = 68.364 13.9175 

10º 70 m [of2 [crof-13.2904] = 68.364 13 .6569 

10º 80 m aot2 [aof-12.974 ] = 68.364 13.3570 

10º 90 m aof2 [aof-12.6154] = 68.364 13.0188 

15° 40 m CTof2 [<Tof-12.9103 ]= 68.·364 13.2969 

Analogamente calculamos los esfuerzos para cada vano y temper� 

tura cons�derados, el resumen de cálculos estan en el cuadro 

siguiente. 

ESFUERZOS (Tof) En Fg/mm2 CUADRO 4.2

40m 5Cxn 60m 70m 80m 90m 
.. . 

10 14.3198 14.1387 13.9175 13.6569 13.3570 13.0188 

15 13. 2969 12 .1003 11. 9493 11. 7888 11. 6255 11.4645

20 11. 2436 11.1535 11..0545 10.9518 10.8494 10.750 

25 10.2743 10.2378 10.1986 10.1589 10.1201 10.0832

30 9.3352 9.3615 9.3888 9.4159 9.4416 9.4657 

35 8.4353 8.5334 8.6310 8.7272 8.8162 8.8981 

40 7.5864 7.7628 7.9347 8.0959 8.2447 8.3797 
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Luego calculamos la flecha correspondiente aplicando la fórmula: 

- 2 F- a W m
8 (J A 

= a2 
X 0.1896 X 1

8 x(T X 21.15 

Los valores obtenidos estan el el cuadro siguiente: 

FLECHAS PARA DIFERENTES TEMPERATURAS Y VANOS 

CUADRO 4.3 

40m 50m 60m 70m 
e 

o 

10 0.1252 0.1981 0.2899 0.4021 

15 0.1348 0.2315 0.3356 0.4658 
. .. 

20 0.1595 0.2512 0.3649 0.5014 

25 0.1745 0.2736 0.3955 0.5405 

30 0.1921 0.2992 0.4297 0.5831 

35 0.2125 0.3283 0.4674 0.6292 

40 0.2363 0.3609 0.5084 0.6782 

Hipotisis III Condiciones de flecha máxima 

Condiciones iniciales 

aoi = 15.4 Kg/nu/ 

ti = 5ºC 

mi = 1.082 

Condiciones finales 

aof = 

tf = 50º C 

mf = 1 {sin viento, sin hielo) 

80m 90m 

0.5369 0.6972 

0.6169 0.7917 

0.6610 0.8443 

0.7087 0.9002 

0.7596 0.9589 

0.8135 0.0201 

0.8698 1.0832 
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Aplicando la fórmula de truxa para cada vano se tiene 

Gof2[ CTof + 0.0427275 x 1.082
2 x a2 + 0.21522 ( 50-5)--15.4] =

15.42 

0.427275 X a
2 

X 1
2 

CUADRO 4.4 

VANO(a) FORMULA DE TRUXA O"of Tensión 
m Kg/mm2 CTof x A 

40 CTof2 [CTof-5.3776 ]= 68.364 .. 6�8389 144.64 

50 CTof2 [CTof-5.1878 ]= 106.8187 7.231 152.94 

60 CTof2 [CTof-4.9578 ]= 153.819 7.612 160.99 

70 CTof2 [CTof-4. 6816 J = 209. 365 7.97415 168 .65 

80 CTof2 [CTof-4.3652 ]= 173.456 8.3177 175.92

90 CTof2 [aof-4.0066 ]= 346.093 8.9766 189 .86 

Plantilla de flechas máxima 

El valor de las flechas máximas se determina mediante la expr� 

sión. 

F = a2 Wm 
8 T 

donde a = L ongitud del vano 

W = Peso unitario del conductor 

.= 0.1896 Kg/m 

T = Tiro para la respectiva flecha máxima 

T=CTxA 

a= Esfuerzo calculado en la hipotisis III

A= Sección del conductor = 21.15 mm2

f = a2 
X Ü. 1896 X 1 = 

8 CT X 21. 15 
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CUADRO 4.5 

a Gaip III
f VANO (em) 

VANO Kg/mm
2 Flecha Ese. Horizont. 

lll m 1/1000 

40 6.8389 0.2622 4 cm 

50 7.231 0.3884 5 cm 

60 7.6125 0.5299 6. cm

70 7.9742 0.6886 7 cm 

80 8.3177 0.8622 8 cm 

90 8.9766 1.0111 9 cm 

Resumiendo los cálculos anteriores se tiene: 

Hip I 

Hip II 

Condiciones de máximo esfuerzo 

t; = 5º C 

con viento 

sin hielo 
2Esfuerzo: O"= 15 .4 kg/mm 

vano 70 m 

flecha = 0.387 m 

Condiciones normales 

t; = 30º C 

Vano = 70 m 

sin viento 

sin hielo 

Esfuerzo= 9.4159 Kg/ mm
2

flecha = 0.5831/m. 

Flecha (em) 
Ese. Verti-
cal 1/40 

0.66 cm 

0.97 cm 

1.32 cm 

l. 72 cm 

2.16 cm 

2.528 cm 
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Hip III Condiciones de ,máxima temperatura 

ti= 50 ºC 

vano 70 m 

sin viento 

sin hielo 

Esfuerzo = 3.73465 Kg/ mm2

flecha = 0.6886 m. 

Observamos que la hipótisis más desfavorable es la hipótisis III 

Tabla de Regulación del C�ble 

Como se sabe la linea está formada por un conjunto de vanos 

distintos entre sí, la regulación de los cables hay que hacerla 

en función del vano ideal. 

Puesto que para cada temperatura la tensión ha de ser uniforme 

sea cualquiera la longitud de los vanos del tramo, el cálculo 

(de las distintas flechas)-se hace en base a que la flecna co -

rrespondiente a un determinado vano es proporcional a la longi

tud del mismo .. 

W m L 
2 

1 f 1 - -----,---

8 CT A 

2 
f2 = L2 Wm 

saA 

f2 

f2= fl ( L2 ) 2

L1 
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Partiendo de las condiciones de máximo esfuerzo y valiéndose 

de la fórmula de truxa calculamos los esfuerzos para máxima 

temperatura y vanos diferentes.de cálculos se tiene que : 

CToi = 15. 4 Kg/mm2

t; = 5ºC 

mi l. 082

Gof2 [0" of + V a2 m/ + B ( tf-ti) -Q"oi] = V a2 mf2

donde 

a .201 

V= E i2 = 12 , 660 x 92 
= 

·0.0427275

24xl0-6
24 X 106

8 = o<.. E= 17 X 10-
6 

X 12,660 = 0.21522

a = 70 m 

mi = 1.082 

ti = 5ºC 
0

oi = 15.4 Kg/mm2 

mf = 

CUADRO 4.6

TEMP ºC FORMULA DE TRUXA TOF FLECHA 

10º crof2 [aof-13.2904] = 209.3648 14.31245 0.383664 

15º Gof2 [CTof-12.2143] = 209.3648 13.3822 0.41027 

20º aof2 [aof-11.0621] = 209.3648 12.482 0.4399 

25º Gof2 [aof-10.0621] = 209.3648 11. 6142 0.4728 

30° CTof2 [O"of-09.860 J = 209.3648 10. 7857 0.5091 

35° Cfof [aof-07.9099] = 209.3648 10.0025 0.54894 

40° CTof2 [aof-06.8338] = 209.3648 9.27015 0.59231 

50º CTof2 [aof-04.6816] = 209.3648 7.97416 0.6886



TEMP 1 ENSlUN FLECHA 

ºC Kg 
(en vano reg.70m) (vano 70 mm) 40 m 

10 302.708 0.3836 0.1253 

15 283.005 0.4103 0.134 

20 263.994 0.440 0.144 

25 245.640 0.473 0.154 

30 228.117 0.509 0.166 

35 211. 553 0.549 0.175 

40 196.064 o. 592 0.193 

50 168.654 0.6886 0.225 

FLECHA EN METROS. 

LONGITUD DEL VANO 

50 m 60 m 

Ó.196 0.282 

0.209 0.301 

0.224 0.323 

0.241 0.347 

0.259 0.374 

0.280 0.403 

0.302 0.435 

0.351 0.506 

CUADRO 4.7 

70 m 80 m 

0.384 0.501 

0.410 0.536 

0.44 0.575 

0.473 0.618 

0.509 0.665 

0.549 0.717 

0:592 0.774 

0.689 0.899 

90 m 

0.634 

0.678 

0.727 

0.782 

0.842 

0.907 

0.979 

1.138 

..... 

u, 

\O 
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Cálcülo Mecánico de Postes 

- Selección de la longitud

A1tura mínima del conductor inferior al pies ... 6m

- Longitud libre para la flecha 0.69 m

- Longitud mínima de empotramiento L/7

- Separación entre conductores 0.45 m

- La longitud total del· poste seri

• 

• • 

¡ 0.45 

Fig. 4.5

L 

6.0 

L / 7 

L = L + 6.0 + 0.69 + 0.45 = O L= 9.33 m 

Las características del poste segun datos del fabricante son: 

Longitud del poste li m 

A 1 tura de empotramiento l. 5 m 

Altura del -poste expuesta al viento 9.5 m 

Diametro en la punta 0.120 m 

. Diarnetro en la base 0.285 m 

Carga de trabajo en la punta 200 Kg 
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Fuerza del viento sobre el poste 

Fvp = Pv Apv 

Avp = Hpv 

donde: 

Pv = Presión del viento 

Apv= area del poste expuesta de viento m2

Hpv= altura del poste expuesta al viento = 9.5 m 

dp = diametro del poste en la punta = 0.120 m 

de = diametro del poste en el empotramiento 0.235 m 

pv = 0.0042 x v
2 

= 0.0042 x 602 = 15.12 Kg/m2

Apv = 9.5( 0.120 + 0.285) = 1.9238 m2

2 

Fvp = Pv x Apv 

. ·. Fvp = 15.12 � 1.9238 m2 
= 2Q09 Kg

�2

- Altura de empotramiento

H (t) = L (m)- sin macizo de concreto
7 

H (t) = L (m) con macizo de concreto 
fü 

En nuestro caso dadas las condiciones del terreno los postes se 

cimentaran con y sin mecizo segun las necesidades, adoptamos el 

· caso más �esfavorable para la selección de la longitud o sea 

sin macizo. 
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Dia111etro del Poste en el Punto de Empotramiento (de) 

de=db - ( 
db - dp ) X Ht
i-tpv+ Ht 

dohde: 

db = diametro del poste en la base= 0.285 m 

dp = diametro del poste en la punta--= 0.120 m 

Hpv= altura del poste expuesta al viento 9.5m 

H(t)= altura de empotramiento = 11-9.5 = 1.5m 

de = 0.285 - ( 0.285 - 0.120) x 1.5 = 0.263 m

9.5 X 1.5 

Punto de aplicación ·de la fuerza del .viento :sobre.·el poste 

z =� 
3 

donde: 

(de+ 2 dp)
de + dp 

Hpv = altura del poste expuesta al vi�nto 9.5 

de = diametro qel poste en el empotramient0� 0.285 m 

dp = diametro del poste en la punta = O. 1�0 m 

Z = 9.5 X 
3 (0.285 + 2 (0.120)) = 4.105 m

0.285 + 0.120 
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Tracción de los conductores (te) 

Esta fuerza se calcula para el máximo esfuerzo de trabajo de 

los conductores. 

Te = 2 T sem CX 

T = máximo tiro de trabajo en Kg 

e{� ángulo de la linea 

O<./ 2 

CT = esfuerzo máximo de trabajo = 15.4 Kg/mm2 

T = a S 

S = sección del conductor = 21.15 mm
2 

T = 15.4 x 21.15 Kg = 317.25 Kg 

Te = 2 x ( 317. 25 ) sen ex = 634. 5 sen ex 
2 2 

Fuerza del viento sobre los conductores ( Fvc) 

Fvc = L x f c x Pv x cos ex 

donde: 

L = vano básico de regulación = 70 m

� = diametro exterior del conductor = 0.005189 m 
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Pv = presión del viento = 15.12 Kg/ m2

Fvc = 70 m x 0.005189 m x 15.12 .!Sg___ x cos O<

Fvc = 5.492 cos 0< Kg
2 

ín2 
2

- Fuerza total sobre los conductores (Fe)

Fe = te. + Fvc 

Fe = (634. 5 sen 0< + 5.492 cos D< ) Kg
2 2 

- Diagrama de distribución de fuerzas

FcE o .2m

F p ---�•-:t:---....--0-Jm---.... - . ·- � 
0.45 l Fci 

9.25m 9.4m 

Fvp __ ___,_ 

Z 4,105m 

1.5m 

F IG 4. G

9.5m 
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Fes = fuerza del conductor superior 

Fci = fuerza del conductor inferior 

Fvp = fuerza del viento sobre el poste = 29.09 Kg 

Fp = fuerza en la punta del poste 

- Cálculo del momento total (M)

M = Mvp + Me 

donde 

Mvp = Fvp x z

Mvp = momento del viento sobre el poste 

Me = Fes x (.7 + 2 Fci 9.25 

Me = momento producido por los conductores 

M = Fvp Z + Fes 9.7 + 2 X Fci X 925

Reemplazndo las cantidades ya calculad�s se tiene 

M = 29.09 x 4.105 Kg m + Fes 9.7 + 18.5 Fci 

pero como el conductor superior es igual al conductor inferior 

Fes = fci = Fe 

M = 119.414 + 28·2 Fe 

como Fe = 634. 5 sen ex + 5.492 cos ex 
2 2 

M = 119.414 + 282[ 634.5 sen ex + 5.492 COSO<] 
2 2 

M = 119.414 + 17,892.9 sen ex + 154.874 cos ex
2 2 

cálculo de la fuerza con la punta del poste (Fp) 

Fp = !L 
He 

Fp = es la fuerza en la punta del poste 
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dcind·e 

M = es el momento total 

He= distancia desde el punto de aplicación de Fp hasta la su 

perficie del suelo, en los postes de concreto armado la 

Fp está referido a 10 cm. de la punta del poste 

He= 9. 4 lll 

Fp= ·M/9.4 

Los valores de M en (kg x m) y Fp (Kg) para diversos valores 

de son: 

o[ 

o 

5 

10 

15 

20 

30 

45 

60 

90 

M 

274.288 

1054.618 

1833.168 

2679.005 

3379.005 

4900.034 

7109.815 

9199.989 

12881.117 

CUADRO 4.8 

FP 

29.179 

112.193 

195.018 

277.495 

359.469 

521. 280

756.363 

978.722 

1370.332 
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Deno�inaci6n de las estructuras 

Denominaremos · las estructuras de, acuerdo al ángulo que hace 

con la línea 

s o 10
° sin retenida 

. A
1 

15 - 30
º con retenida 

A
2 

30 60
° eón retenida 

A 60 -
3 

90
° con retenida 

Cálculo de retenida� 

Para compensar los esfuerzos mayores a 200 Kg en los postes 

de la red secundaria se usarán retenidas, cuyas característi 

cas seran: 

Material 

- Nºde hilos 

- Diámetro del conductor-

- Carga de rotura

- Factor de seguridad

.�ceró galvanizado 

. 7 

9.53 mm 

3,159 Kg 

2 
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ESTRUCTURA Al 

10cm 

T sen (\) 

He FIG 4. 7 

O.� 0.45 

• 
c=====i ....__ __ , 

9 .25 
9.7 FIG 4.8 
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TR � tiro de trabajo en la retenida = 3159 = 1,579.5 Kg

HR
= altura de la retenida' 

He = altura equivalente 

Fp = fuerza en la punta 

Cálculo de la altura de la retenida HR 

F (9.7 ) + 2 F (9.25) = 3 F Hr 

H
R 

= 9.7 + 2 x 9.25 = 9.4 m 

En la figura 4.9 se tiene 

Fp
R 

He = Tr x Hr x sen� 

Fp
R 

= Hr Tr sen 0 = 1579.5 {9.4) sen 25°

He 9.4 

Fp
R 

= 667.314 Kg 

Esta es la fuerza máxima que admite la retenida en la punta 

del poste. 

En el cuadro observamos que para un ángulo de 30° 1a fuerza 

total en la punta del poste es de 521.28 Kg, por lo tacto 

es correcta la colocación de una sola retenida. 
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ESTRUCTURA A2 (30º < o(. � 60ª ) 

Fp 

¡0.15 m o. 1m¡

Fes 

Fci 

Fvp 

z:;;4.105m

Fig. 4.9 

Cálculo del momento tota·l 

M = Mvp + Me 

Mvp = momento del viento sobre el poste 

Me = · momento producido por los conductores 

sabemos que; 

Mvp = Fvp x Z 

Me = Fes x 9.35 + Fcm x 8.75 + Fci x 8.15 

9.4 m 

Como los conductores de la 3 lineas son iguales se tiene: 

Fe = Fes =·Fcm = Fcm = Fuerza del conductor: superior, medio, 

inferior. 

Me = 26.25 Fe 
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Luego M= Fvp x Z + 26.25 Fe 

En la figura anterior y cálculos presedentes se tiene 

Fvp = 29.09 Kg 

Z = 4�105 m 

Fe = 634.5 sen O< + 5. 492 cos O< 
2 2 

M = 29.09 x 4.105 + 26.25 x[ 634.5 sen O< + 5.492 cosó< J 
2 2 

M = 119.4144 + 16,655.625 senO< + 144.165 COSO<

2 2 

La fuerza en la punta del poste sera: 

Fp 
= !'.1__ = J! ..

He 9.4 

CUADRO 4.9 

M F 

o 263.58 28.04 

5 989. 95 105.31 

10 1714.66 182.41 

15 2436.34 259.22 

20 3153.61 335A9 

30 4569.46 486.11 

45 6626.44 704.94 

60 8572.07 911. 92

·-90 · 11998. 66 1274.45 
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1.5m 

O,lm 

},srn 

f.Gm

9.4m 
ret enidél 

doble 

Tr = tiro de trabajo en la retenida: 3,159 = 1579.5 Kg 
2 

Hr2= 9.5 - 0.15 = 9.35 m 

Hrl= 7.55 - 1.2 = 8.15 m 

He = 9.4 

� = ·25 ºC 

Fp He = Hr2 Tr2 sen 0 + Trl sen 0 Hrl 
r 

Fp = [ Hr2 Tr2 sen 0 + Trl sen 0 Hrl]; He 
r 

Fp = [ 9.35 x 1,579.5 sen 25 + 8.15 x 1,579. 5 sen 25]:9.4 
r 

Fp = 1,242.73 Kg 
r 

Esta es la. fuerza máxima que admite la retenida en la punta 

del poste y como el esfuerzo que realizan :Js cables en la 

punta para los ángulos comprendidos entre 30 y 60 es 911.92 

Kg es correcta la colocación de 2 retenidas. 



ESTRUCTURA A3 

/ 

, /  
_.,,,, TR 2 ··�---¡-;:, � 

n-fr ... ' 

0.151 

/ 
/ 

/ 

Fig. 4.11 

En la figura anterior 

� = 20º

1 

0 = 25º

2 
H e = 11-l. 5- O. 1 = 9. 4 m 

Hr2= 11-1.5-0.15 =9.35 m 
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( 60<<(� 90°) 

0.1 

l-Rl HR2 He 

,---__ TR 2 sen �2 sencx / 2

-� 
TRl sen �, scncx�2

�1..#� 

Hrl= Hr2-1.2 = 9.35 -1.2 = 8.15 

Trl = Tr2 = tiro de trabajo de la retenida = 3159/2=1579.5 Kg 

Fpr Kt:!
= 2 T rl x sen �l x sen 0</2 x Hrl + 2 T r2 x sen �2 x

sen cx/2 x Hr2
F
Pr 

= 2 x 1579.5 x sen 20 x senoc/2 x 8.15 + 2.1579 x sen 25 

x sen rx/2 x ·9_35 -: 9.4 
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Resolviendo la ecuación se tiene que 

para "l = 60 

o<..= 90 

Fpr = 1132 Kg

Fpr = 1601 Kg

En el cuadro 4.9 observamos que el esfuerzo que realizan 

los cables en la punta para los ángulos comprendidos .. entre 

60 y 90ºes 

Fep = 911.92 Kg y Fep = 1274.45 respectivamente. 

Como el esfuerzo máximo que pueden soportar las. reténidas 

son mayores que.el �sfuerzo .realiiadp.po�.los conductores 

la colocación de las retenidas A3 es correcta. 

Retenida en contra Punta 

Se usara este tipo de retenidas sólo para las estructuras Al 

-

. -Fp 

5m A 
1.5m 

He 

Fig. 4.12 

..._ 

FP He = Tr sen� He
F = T sen�= 1579.5 sen 45 = 1,116.522 kg p r 
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Esta fuerza es la máxima que puede admitir la retenida en la 

punta, y como los cables en las estructuras Al realizan· una 

fuerza máxima de 532.9 Kg es correcta la adopción de la con

rapuerta. 

Cálculo de Crucetas 

Según los cálculos anteriores cuadro 4.0 el tiro máximo 

del conductor en la hipotisis I y para el vano básico (7óm) 

será de: 15.265 Kg/mm2 � S

T = 15.265 x 21.15 = 287. 033 Kg 

por lo tanto : 

Seleccionamos crucetas del catálogo del fabricante Z/1.20/300 

Cálculo de Anclaje 

- Bloque de concreto 0.5 x 05 x 0;15 m

- Varillas de anclaje 5/8 11 0.

Máximo tiro que soporta la retenida 3,159 = 1579.2 Kg 
2 

- Inclinación de varilla 37º

- Peso específico del terreno 960 Kg/m3

- Angulo de talud 36º

A 

3G 

1-- B .,., 

FIG 4.13 
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Volumen del tr0nco de pirámide {v) 

V= l h [ (B + 2c)2 + B2 + V(B + 2c) 2 
s
2 

J
3 

Cons ·¡ dera c iones 

e= o.7 h 

V = B2 h + 1.4 B h2 + 0.65 h3 = 0. 25 h + 07 h2 + 0.65 h3

Sabemos que 

V = 1579.5
960 

Luego 

::: 

' 

1�645 m3

1.645 = 0.25 h + 0.7 h2 + 0.65 h3

L = 
h 1.013 1.69 m =---= 

sen 37 sen37 

h = 1.013

Luego elegimos una varilla de 2.4 m de longitud hasta el ni

vel del terreno 

Cálculo de ·Cimentación 

Condición de equilibrio Ma � Mr 

Ma = momento actuante = Fp x (h + Ht) 

Mr = moniento resistente = f. [ a- 4P ] + cb Ht3

2 3b cr

donde: 

P = peso t·otal (poste+ equipo+ macizo) 

C = coeficiente definido por la densidad del terreno y el án

gulo de talud 960 Kg/ m3
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h = altura libre del poste = 9.5 

a = presión admisible del terreno = 1.5 x 104 Kg/ m2 

a = ancho del macizo 1.0 m 

b = Largo del macizo 1.0 m 

Htl = profundidad enterrada del poste 1.5 n 

Ht = profundidad del macizo 1.8 m 

fe 
= peso específico del concreto = 2,200 Kg/ m 3

Fp = Fuerza que· admite la punta del poste = 200 Kg 

Peso del poste = q50 Kg 

Peso del equipo= 100 

Peso del macizo = Pm 

Pm =

fe x ( volumen macizo - volumen tronco cónico)

fe
= peso específico macizo concreto� 2,200 Kg/ m3

Volumen macizo = 1.0 x 1.0 x 1.8 = 1.8 

Volumen tronco cónico = Htl 
3 

( Al + A2 + VAl A2 ) 

Vtc= l. 5 ( Al + A2 + V Al A2 ) 
3-

Al= área sección del poste en el empotramiento 

Al = 1T de 2

4 

de = db -( db - dp ) Ht 1
Hpv +Htl 

db = diámetro de base del poste = 0.285 m 

dp = diámetro del poste en la punta 0.120 m 
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Hpv = altura del poste expuesta al viento 9.5 m 

Htl = altura de empotramiento= 1.5 m 

de = 0. 285 - (0.285- 0.120 ') 1.5 = 0.2625
95 + 1.5 

Al = lT (o. 2625 )2 = 0.05412 m2

4 

A2 = área de sección del poste en la base= TT db2

4 

A2 = TT ( O. 28 5) 2 
= O. 0638 

4 

Volumen tronco có.nico = 1.5 ( 0.05412 + 0.0638 +V.05412 � 0.0638) 
-3-

3 V.T.C = 0.08834 m 

Pe so macizo =Ge x ( volumen macizo-volumen tronco eón i co)

P macizo = 2 ,200( 1.8-0.08834) = 3,765.65 Kg

P total = 650 + 100 + 3,765.65 = 4,515.65 Kg

El mome�to actuante ( Ma) será 

Ma = Fp (Hpv + Ht) 

donde Fp = 200 Kg

Hpv. = 9.5 

Ht = l. 8 

Ma = 200( 9.5 +1.8) = 2260 Kg

El momento resistente Mr

3 Mr = f. [ a- _1f_ 
J 

+ cb Ht 
2 36 
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Mr = 4515.65 ( 1.0- 4 X �,515.65 . .\. + 960 X 1.0 X 1.8 z 3 X 1:0 X 1.5 X 104 / 

Mr = 3985. 60 

observemos que Mr > Ma 

> Fp

:, 

:, 
'· 

� 
•. � 
·.

,;: 
Hpv ... 

': .. 
,; 
:,• 
·.:·. 

!1.
:;, 

.{f.:.. 

.. , .·! . : 

T 
:• ·. 

·v-
• /j, •. --: 

v ·  '•• 

Hn '' . 
... 

j_ ..... Ht 
. 

d2 
ºb . 

T 
b 

1 
¡....: él �, 

FIG 4.1 4
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4.2 Sub-Estación de·Transfórlilaétón 

4.2.1 Cálculo del Cable de Ali'mentac-tón 

a) Por capacidad de corriente

Corriente nomtnal In

In =

p 

\J3 V C0S 0 
;:: 

589,133 = 42_52A 
V3x10, oooxo. 8

Corriente de diseño Id 

Id = 1.251n = 1.25 x 42.52 = 53.15A 

Factores de Corrección 

Por Temperatura del terreno 

Segun C.N.E� tabla 2XXXI para una temperatura -

del suelo de 25ºC, Kl�0.96 

Por resistencia Térmica del terreno 

La composición del suelo donde está ubicada la 

planta es de arena y arcilla, segun el C.N.E ta 

bla 2 XXXII K2 = 0.96 

Luego el KV equivalente = K1 K2 = 0.96 x 0.96 

Keq = 0.90 

I Corregido = 

53.15 
= '0.90 

b) Corriente de Cortocircuito

59.06A 



- 181 -

Debe comprobarse que al presentarse un posible 

cortocircuito entre fases la intensidad de és 

ta corriente de cortocircuito puede ser soport_! 

da por el conductor durante el tiempo establecj__ 

do en los dispositivos de protección instalados, 

puede darse el caso de que la sección elegida -

por intensidad admisible d� corriente a transpor 

tar permanentemente segun las condiciones de la 

instalación no basta para soportar la intensidad 

de cortocircuito dadas las características de la 

red y del interruptor de protección. Para deter 

minar la orden de magniturd de la corriente de -

cortocircuito tecnicamente admisible en el conduc 

tor de cobre se puede determinar por el gráfico 

dado por el fabricante del cable en las que se -

muestra las corrientes máximas a que se pueden su 

jetar diversos calibres de conductores. 

El valor de la corriente de cortocircuito que se 

calcula se va a presentar en la instalación no 

debe ser superior a los valores admisibles deter.., 

mi nadas con el gráfico anL.J icho, puesto que d!_ 

ría lugar en· caso de falla a altas temperaturas 

finales que mal_ograrían al cable. 
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El tiempo de duracton del cortocircuito es_ el 

tiempo ajustado en la protecci6n, teniendo en 

cuenta el tiempo propio del interruptor y de 

los dispositivos de protección. 

S_egun las normas VDElOO para un cortocircuito 

rápido t � 0. 2 segundos, 

Por datos proporcionados por el consecionario de 

energ1a la potencia de cortocircuito es de 75MVA 

Por tanto: 

lec ;:; Ncc

V3Vn 

= 75·x .106 = 4.33KA 
\J3 X 104 

El f abrtcante de cab 1 es INDECO proporciona un grá 

fico donde aparecen las corrientes máximas a que 

se· pueden sujetar diversos calibres de conducto

res de cobre en cables aislados, por espacios de 

tiempo determinados sin dañar el aislamiento. 

La sección mínima se cálcula partiendo de la du 
. ..,....

racion y del valor medio eficaz de la corriente 

de cortocircuito. 

En el referido gráfico observamos que el cable a 

usar será de ·35 J1Jll
2 ya que e·i cable de 25 nm2 -

no se fabrtca. 
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El cabÍe selecctonado soporta una corriente de ca.!:_ 

tocircuito de 9KA y una corriente de trabajo nor

mal de 158 Amperios. 

Resumiendo diremos que el cable a usar para la aco 
. . 2 metida es de 3 x 35 mm NKY. 

Cábéta ·rermtna 1 

Las cabezas terminales seran las aparentes para C-ª._

bles 3 x 35 mn2 NKY, una· de ellas para instalaci6n 

exterior.y la otra para instalac,ón interior. 

4. 2 . 2 Disyuntor d� Potencia 

Corriente nominal In = 53.15A 

Corriente de cortocircuito Ice = 4.33KA 

Corriente choque Ich = �.8 \/2 x Ice 

Ich = 1.8 x \J2 X 4 .. 33KA = 11.023 KA

Con la tnformación anteriormente obtenida, en el -

catálogo del fabricante seleccionamos un interrup

tor a volumen reducido de aceite de las siguientes 

características: 

In = 630A, corrien�e de cierre = 12 .SKA, potencia 

de ruptura 25(}1VA, 12.SKV, con relé;� directo regu

lable de 5 a 400A

Antes del interruptor se colocará ún portafusible 

para .12KV con fusibles de 100A.
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4,2,3 Barras de Alta Tensidn 

Ser3n de cobre de sección rectangular para que s.2_ 

porten mejor los esfuerzos mecánicos, sus dimen-

siones serán de 5 x 50 mm (In � 630A) y la separ_! 

ción entre apoyos de 2 m 

Esfuerzo electrodinámico por unidad de longitud -

de cálculos anteriores sabemos que 

rcc = 4.33 KA fCH = 11.023KA 

F ICH2 -8
= 2 . 04 

0 
X 1 :X 10 Kg 

Donde: 

F = Fuerza de atracci6n en �g entre barras 

d = Distancia entre barras en m. 

1 =distancia-entre dos soportes en m 

d = 10cm + lcm/KV = 10cm + io cm = 0.20 m, 

1 = Distancia entre aisladores soporte = 2 m 

ICH = Corriente de choque en amperios 

f = 2.04 X 
ll,Oz3

2 

X 2 X 10-·
8

Kg 
0.2 

osea que F = 24.19Kg, 

Momento·de Flexión 

La fuerza calculada anteriormente origina esfuerzos 

en las barras, los que se calculan por la fórmula. 
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o 
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en kg/cro2

donde M = f.!. (kg x m) para barra apoyada 
8 

en ambos extremos 

M = momento flexionante 

W
0

= momento resistente de la sección transversal de la 

barra 

W = .!_ bh2

o 
6 

b = 5 nm 

Los esfuerzos pennisibles para el cobre son: 

K
0 

= 2000 kg/cm2

h = 50 mm 

F = esfuerzo electromagnªtico en k� de las barras 

F = 24.7'9 kg 

l = 2 m

Mo 
= F • l = _2_4 ._7_9

...,
x_2 = 

8 8 

6.20 kg X ffi

W = lx 0.5 x 52 = 2 .08 an3

o 

= 6.20 kg X m Ko

3 

2.08 cm 
x 100 cm = 297.92 kg/an2

m 
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como 297. 92 kg/ cm2 < 1 200 kg/ cm2 1 as dimensiones de la 

barra son correctas. 

calculo de la barra por esfuerzo termico 

La barra elegida es de secci6n (0.5 x 5) con cuya capaci 

dad de corriente de cortocircuito está dado por la f6nnu 

la: 

donde: 

S = sección del conductor en mm2

t = duración del cortocircuito en seg, depende del tiem 

po de ajuste de los equipos de protecci6n, segGn 

las normas VDE 100 t = 0.2 seg. 

Tl 
= tanperatura máxima del conductor en ºC durante el

cortoctrcuito = 135°C

. To 
= temperatura del medio, antes del cortocircuito con-

siderada 20ºC

r = resistencia especifica en ...n_ mm
2 

�f· watt� segCe = calor especl 1co en . 3 · cm - ºC 

Según los datos calculados se tiene: 

S = 5 X 50 � 250 mm2

t = 0.2 seg 

tomada a 20°C
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T1 - T
0 

= 135-20 = 115

Ce del cobre = 3.5 watts x seg

cm3 x ºC 

.1L 
nm2

r20ºC = 0.01724

r135 = 0.01724 [ 1 + 0.0393 (135 - 20}]

.1L 
mm2 

= 0.09515 _ __;__ 

I = 250
e 

� 

le = 36.36 KA

m 

115 X 3.5 

0.09515 

Corriente de cortocircvito que es capaz de soportar la 

barra, esta corrtente es mucho mayor que la corriente de 

cortocircuito que se presentara en el sistema en estudio, 

4.:3 KA. 

Cálculo de la barra por resonancia 

Hay resonancia cuando la frecuencia propia de las barras 

es igual o muy cerca a la frecuencia eléctrica o a su do 

ble. En caso de resonancia se detennina una soli.cita -

cion adicional en los aisladores portabarras. Puesto 

que los efectos debidos a la resonancia no son fácilmen� 

te controlables, resulta conveniente fijar las dimensio� 
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nes relativas a las barras de manera que no haga resanan 

cia. 

Lá frecuencia propia de las barras, en e/seg, se obtiene 

con la f6nnula: 

n = 112 \ µC e/seg

� g 1 4

E = módulo de elasticidad del' cobre = 1. 26 x 106 kg/cm2

g = peso de la barra en kg/cm = 2.23 kg/m

1 = distancia entre 2 conductores Jn cm = 20 cm

J = momento de inercia en cm4 de ; a sección 

b
3 

h 
J=--

12 

50 mm 

-1 i-- 5mm 

0.53 
X 5 3 2· 3 

J = cm = 5.21 x 10- an
12 

n = 112 1. 25 x 106 kg{c�
2 x 5. 21 � 10�� cm3

2.23 x 10"'2 � x 104 cm4

n = 47 3. 22 C/seg.

n, no debe estar comprendida entre los intervalos siguien 

54 � f � 66 , 108 � f � 132
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Por lo tanto, la barra seleccionada es la correcta. 

4.2.4 Aisladores Portabarras 

Nivel de Aislamiento 

Para redes ubicadas sobre los 1,000 m de altitud y para 

una temperatura de servicio que tenga un valor máximo que 

supere los 40Q C se requiere hacer correcciones a la ten

sidn nominal de functonamien�o. Como en nuestro caso no 

se rebasa ninguno de estos 11mites el nivel de aislamien 

to es dé 10.5 kV segQn el C,N,E. 

Ten s t6n Di sruptNa · a '60-.Hz
4 Q' 

De acuerdo al C.N.E. los aisladores soportarán una ten

sión bajo lluvia a la frecuencia de servicio de: 

Uc = 21 (U+ 5} 

donde: 

U = tensión nominal de servicio en kV = 10.5 

Uc = tensión disruptiva bajo lluvia 

Uc = 2.1 (10.5 + 5) = 32.55 kV 

Distancia de Fuga 

kVL = m
fr 
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Valores de m 

Aire Limplo 

De 1 á 3 km del mar 

No hay sales marinas 

Con niebla a menudo 

Lfneas a través de Forestas 

Aire poco suci? 

Con niebla a menudo 

Fuerte Suciedad 

Humo industrial 

Areas especiales malas 

A orillas del mar 

Valor de la densidad··dél ··afre 

{"' 0.9370 

L" 1.7 X 10.5 
"18,44 cm

\J0.937 

L ¡:; 7 1/41
'

Aislador comercial� 

2.72 

1.70 

l. 95

2.00 

2.2 á 2.5 

2.72 ... 3.2 

3.82.,, 4.5 

3.65 

· En el catálogo del fabricante de aisladores selecciona -

.mas un aislador EE N8'1A clase 55 •. 4 cuyas caracterfsticas

principales son:

- Tensión disruptiya con onda normalizada

de 1 x 50 ps +110 kV,

- 140 kV



- 191 -

- Tensi6n disruptiva en seco 

- Tensi6n disruptiva bajo lluvia

- Tensi6n de perforaci6n

- Carga de rotura

- Linea de fuga

Esfuerzo electrodtn&mico de cada atslador 

70 kV 

40 kV 

95 kV 

3000 lbs 

9" 

El esfuerzo origtnado por la atracci6n y/o repulsión en

tre las barras de la celda �on contrarrestadas por los 

aisladores porta barras por lo tanto� 

F ¡:; 24.19 k9 

F1 � F2 �
24

•
19 

� 12,40 kg � 27,3 lb 
2 

El aislador seleccionado soporta un esfuerzo de 3,000 

lbs, luego su uso es correcto. 

4 .• 2. 5 Secc-i onador fustb 1 e 
. . 

El· calculo se hace con el abaco que tiene en cuenta la 

impedancia del transformador de potenci"a y la corriente 

nominal del lado de alta tensión. 
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zcc = 4.5%, In = 42,5 A, en abaco resulta un fusible de

80 A. El fusible normalizado tendrá que tener una capa

cidad de l00A. 

4.2.6 Transformador de Potencta 

El transformador deber� ser capaz de trabajar con el gr� 

po electrógeno de emergencia, el mismo que tiene una po

tencia de 675 kW, y considerando un f.p de 0.8, la pote.!l 

cia aparente del transformador set � de 844 KVA como mi.ni 

mo. 

4.2.7 Celda de Alta·Tensi6n 

Para el dimensionamiento se tendrá en cuenta las siguie!!_ 

tes distancias mtnunas .. 

Distancia entre conductores� 10 cm+ 1 .9!!.= 20 cm 
kV 

Distancia entre conductores y tierra 8 cm+ 0.6 cm � 14 cm
kV 

La subestación tendr8 ·una ce.1 da de 11 _egada y una ce 1 da 

de transformación cada una de las caales contendrá los 

siguientes equtpos. 

Celda de Lle9ada 
•• 1 • •  ( 

- Una cabeza terminal para montaje interior

- Un disyuntor tripolar en volumen reducido de aceite

- Tres accionadores unipolares

Las dimensiones de la celda serán las aparentes para alo 
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jar a los accesorios ante dichos, respetándose como mínj_ 

molas distancias señaladas anteriormente. 

Celda de Transformacidn 

- Un transformador trifastco en baño de aceite de:

10 kV /230 V

- Regulacidn !s%, !2.5%

Potencia del transformador (KVA} � P (KW}
cos r6 

Asumiendo un cos� de O.l

KVA = 589•133 � 841.62 '{JJA
0.7 

según cat�logó del fabricante se usara un transformador 

de 1000 KVA. 

- Tres bases portafusibles de 12 kV, con fusibles de

100 A.

- Sistema de barras y accesorios.

Las dimensiones de la presente celda depender!n fundame.!!_ 

talmente de las dimensiones del transformador de poten� 

cia. 

- Altura de la celda

Altura del transformador de potencia·

Distancia entre secct6n. fastble y transfor.

mador

Longitud seccionador fusible

2,28 m 

15 cm 

63 ero
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Distancia entre seccionador fusible-barra 10 cm 

Distancia entre barra-y celda 10 cm 

Altura total celda transformador 3.14 m. 

- Profundidad de la celda

Transformador de potencia

Distancia entre transformador de poten.

cia y celda

Profundidad total � 1,300 mm= 1,3 m 

2x140 ;: 280 mm

Como la celda de transformaci6n sale de mayores dimens·ig_ 

nes que la celda de llegada, será la celda de transforma 

ción la que va a detenninar la altura y la profundidad 

de la celda de llegada. 

4.2.8 Tablero de ·córtmútác1dn 

Corriente nominal 

Considerando el transformador. a plena carga se tiene: 

589,133" In = --�--- ;:; 966,3 A 
\J3 .x 440 ::x 0,8

!diseño = 1,25 In ;:; 1200 A

Corriente de·cortoé-trcui"to, en el lado de baja tensi6n 

- Segl'.ln infonnacidn técntca dado por el fabricante
. . 

Delcrosa zcc = 0.045 pu
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Z = 0.045 Vn
tra-nsf. A.T. N transf.

= 0.045 lO = 4.5 
1 

- La impedancia de la lfnea hasta los bornes en alta ten

si6n del t'ransformador será:

zl = 10 kV ·x 1.1

\/3 Ice

- Corrtente de cortocircuito segQn datos proporcionados

por la Empresa de Energfa de Piura es de 4.33 KA

Por tanto, la impedancia ZL ser€:

10,000X1.1 
= 1.4.67 

\Í3 X 4,330

La impedancia·total hasta los bornes de alta tensi6n 

del transformador es: · 

= 8.787.f'L 

- La corriente de cortocircuito en el lado de alta ten

sión incluido la impedancia _del transformador será:

Ll 'X '10,000 
I i= ..---,-�--- = 1,088.8 A ccA.T \r:: 

V 3 X 8. 7 8 7 
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- La corriente de cortocircuito en el lado de baja ten

sión ser�: 

f = 10 88.8 X 
lO,OOO = 2�.8 KAccB.T. 440 

- la capacidad de ruptura serS: Ir= µ
r 

Ice

Pr depende del retardo de la interrupción del circuito

y de la relacidn Ice/In, siendo In la corriente nomi -

nal a plena carga.

Tabla 4.9: Valores de Pr 

Ice/In Retardo de Interrupci6n 
0.25 seg 

1.5 1.0 

2 0.95. 

3 0.83 

4 o. 76

6 0.68

9 0.63

SegQn c81culos I /In =
24•8 KA 

ce 
0,966 KA 

En la tabla Pr = 0.74

0.1 seg 

1.0 

0.98 

0.90 

0.84 

0.78 

0.74 

;:; 25.62 

Corriente de ruptura = Ir = 0.74 x Ice = 0.74 x 24.8 KA

Ir = 18.96 KA 
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Luego la capacidad de ruptura será: 

N i:: \[3 .V I = 'ff x 440 x 18, 96 KA ::: 14. 5 MVA
r r V.l 

Seleccidn de·los·rnterrúptores ·cte} conmutador 
• 

• P Q 4 e < 

Con los dato$ calculados en los cat§logos del fabrica!!_ 

te se escoger� un interruptor de: I
0 

= 1200 A, Vn=600V

capacidad de ruptura 20 MVA con relª regulado en 

950 Amp.· 

� Corriente de cortocircuito 

lec = 24,8 KA

� Corriente de choque 

IcH
;:; 1,8 \/2 Ice.- l.8 V2 x 24.8 KA= 63,13 KA

- Fuerza actuante por unidad de 1 o_ngttud (1 mt)
2 

F ¡:: 2.04 rcHx10-8 kg

d = distancia entre barras = 10 cm+ 1 cm/kV = 10.5 cm 

2 ... g 

F = 2.04 x
63 ,l30 xlO = 677.52 kg 
0.12 

Si consideramos una distancia entre apoyos de 0.12 m 

- El momento flector, si se considera una viga con

carga uniformemente repartida
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= 677.52 X 0.5 = 42.4 kg.m
8 

- Esfuerzo en la barra (K)

K = M/K 

donde M = momento de flexiBn = (2.40 kg ... m 

W = momento resistente 

b 1 h depende de la selección de la barra 

Selección de la barra 
·--·-�---�--�--�-·-�-

Para una corriente nominal de 966.3 Amp. segan tablas 

es soportada por una barra de 60 x 10 nm que tiene una 

capacidad de 1200 Amp. 

2 

Luego: W � 1 x 6 = 6 cm3

6 

M 
K = - = 42.4 kg m x 100 cm 

6 cm3 m 
= 705.8 kg/cm2

Como el esfuerzo de trabajo maximo permisible en una 

barra de cobre es de 1200 kg/cm, la barra plegada es la 

correcta. 

- Chequeo de la barra por efecto de resonancia mec§nica

El fenómeno de la resonancia se presenta cuando la fre

cuencia propia de las barras es igual (o muy cerca} a

la frecuencia el�ctrica o a su doble.
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Puesto que los efectos debidos a la resonancia no son 

fácilmente controlables, resulta conveniente fijar las 

dimensiones relativas a las barras de manera que no 

haya resonancia. 

La frecuencia propta de las barras se obtiene con la 

fórmula 

donde; 

E = módulo de elasti'cidad del c,bre ;:; 1.25 x 106 S2 cm 
g = peso de la barra en kg/cm 

l = distancia entre dos conductores en cm 

J = momento de inercia en cm4 de la sección 

12 

Según la. barra elegida se tiene que b � 1 cm, h = 6 cm 

3

J = 1 x �;::; 0.5 cm4

12 

g = 5,34 kg/mt 0,0534-� 
cm 

1 .: . 75 cm 

f ;:: 112 6 2 4 1.25 x 10 kgf�m x 0.5 cm 
= 68.12 e/seg 

0,0534 _kg/cm x 754 cm4

f para producir resonancia debe de estar comprendido 
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en los intervalos siguientes: 

+ + 60 - 10% d 120 - 10% o sea 

54 � f � 66 108 � f � 132 

como ésto no ocurre la barra elegida es la correcta. 

- Cálculo de las barras por esfuerzo técnico

La capacidad de corriente de cortocircuito de una ba

rra está dado por la fórmula:

(Ti-To} ce 

Vt r 

donde� 

S = sección del conductor en mm2

t R duraci6n del cortocircuito en �eg

e "'calor especfftco del matertal e�·watt�-se�
e cm xºC 

Tl = temperatura máxima del conductor en ºC 

T e: o temperatura inicial del conductor considerada

20ºC

resistencia espectfica , JL mm
2

tomada r ::: en 

20°C 

Los datos según la barra seleccionada son: 

S == 60x10 = 600 1111l
2 

t == 0. 2 seg como m�ximo 

a 
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Ce 
= 3_5 watts seg 

cobre 3 cm ºC

r = 0.01786 
_n_ x mm2

I = 600
e \[aj 

.l05 x 3•5 = 192.5 KA, 192.5 KA 24.8 KA 
0.01786 

como le = 121. 73 KA esta muy por encima de 1 a corri en

te de cortocircuito que se presenta en el sistema, la 

barra es la correcta. 

El tablero de conmutact6n en 440V constar! de dos inte 

rruptores automáticos termomagnéticos que efectúan la 

conmutación entre. el suministro de energfa de Electro 

Norte y la del grupo de emergencia, cada uno de estos 

interruptores a su turno trabajar� como interruptor ge 

neral ya sea que la energ1a venga de Electro Norte o 

del grupo electrógeno de la planta. 

De los c81culos anteriores se ttene que el tnterruptor 

escogido p&ra este trabajo es de� 

Ih = 1200 A, Vn � 600 V 1 capacidad de ruptura 20 MVA 

con relés regulado en 950A

4.2.9 Tablero de Distrtóución·en·baJa ·Tensi•5n 

Este tablero contendrá los siguientes elementos: 
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Instrumentos de Medici6n 

- 1 Amperímetro 96 x 96 mm escala de 0-1500A, 1500/5

- Conmutador Amperimétrico R-S-T.O

- Voltfmetro de 96 x 96 mm escala 0-250V

- Conmutador voltimétrico RS-ST-TR-0

- Los transformadores de corrtente 1500/5 clase 1

- Tres bases portafustbles con fusibles de 2A

- 1 likovattmetro-hora trif&sico 5A, 440V

- 1 Frecuenctmetro.

Interruptores 

- 4 interruptores termomagnéticos de las siguientes ca -

racteristicas

- Interruptor c�1

I 
361.96 KW 

= 593_7 
nCl = 

\J3 0.44kV 0.8 

- Interruptor C-2

�
dCl = 1.25 x 593.7

= 742.llA 

201.5 KW Inc2 = ------
= 330.47 Idc2 = 1.25 x 330.47

V3 x O • 44 kV O . 8

= 413.08A 
- Interruptor C-3

29.84 KW = 48.94 t
dC3 

= 1.25 x 48.94 

V3 X 0.44 kV 0.8 

= 61.18A 
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Interruptor C-4 

1nt4 = 

\J3 0.44kV x 0.9

201.5 ;: 330.47 

Id = 1.25 In C4 = 413.08 

La respuesta de cada uno de estos interruptores ante un 

cortocircutto es idéntica a la del interruptor general 

de la planta, Ice = 24.8 KA y su capacidad de ruptura se

ra de 20 MVA. 

Por lo tanto, en los catalogos de interruptores se esco

ger§n interruptores termomagnéticos de: 

I
c1: 800 Amp. de corrtente nominal, 600 Volt., ca

pacidad de ruptura de 20 MVA 

I
cz

= 400 Amp. de corrtente non-:·:nal, 600 Volt., ca

pacidad de ruptura de 20 MVA 

Ic3: 60 Amp. de corriente nomi"nal, 600 Volt., ca

pacidad de ruptura de 20 MVA 

Barras de Cobre 

De cálculos anteriores s•q Ice � 24.8 KA

- Fuerza actuante sobre cada barra

I
cH 

= 1.8 x V2 lec ;. 1.8 x V2 x 24.8 KA = 63.13 KA 

¡ CH
2

8 k f = 2. 04 X 10- .X 1 � 
ºC 
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Si: 1 ;:: 1 mt 

d = 10 cm+ 1 cm

kV 
= 10 + 

1 cm x 0.44 kV 
kV 

d = 12 cm ;:: 0.12 m 

2 -8
F

= 2.04 X 63,130 X 10 = 677_6 kg 
0.12 

Considerando una separactan de 0.5 m entre aisladores 

se tendrá: 

Momento de flexión Mb

M = 

FL = 677.6 X 50 ;:: 4234.5 kg-cm
b 

8 8 

Esfuerzo en la barra 

M 
K - -

M = momento de f1 extcSn . 

W = momento resistente de la sección transversal de 

la barra 

Selección de la barra 

In M 966.3A; que según tablas de los fabricantes de

barras, es soportada por una barra de 60 x 10nm 

cuya capacidad es de 1200 Arnp. 



bh
2 

w =-
6 

1 X 6
2 

W=---= 

K = M/W 
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6 cm
3 

K = 4234.5 kg - cm
6 cm3 

K "' 705.8 19._
cm2

h = 60 mm 

b = 10 lllTI

Como el esfuerzo de trabajo máximo permisible en una 

barra de cobre es de 1200 kg/cm2 , la barra elegida es 

la correcta. 

Cálculo de la- barra, por- resonancta 
� - ' ¡ 

La frecuencia propia de las barras no debe de ser igual

o muy cer�a (!.10%} de 1 a frecuenci.a eléctrica o a su do

ble, es decir no debe estar i.ncluido dentro de los inter_

valos stgutentes;

< 54, 66 > � < 108, 132 >

f ;: 112 

donde�· 

\� 
� 9 1 4

e/seg 

E= módulo de elasticidad del cobre� _l,25 x 106kg/cm2
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J = momento de inercia de la sección en cm4

J = b
3 h

cm4
= 

1
3 

X b = O. 5 cm4

12 12 

g = peso de la barra= 5. 34 kg/m = 0.0534 kg/cm 

l = 50 cm 

= 112 X
1.25 x 10 x 0.5 

c/s = 153. 3

0.0534 X 50
4 

Cálculo de la barra por efecto térmico 

Se calcula con la corrtente de cortocircuito estaciona -

rio Id y el tiempo t desde cero hasta la apertura del

cortocircuito, no incluye el calentamiento de choque, se 

puede aumentar su t para incluir el calentamiento de 

choque, este c�lculo está condictonLio a que: 

l} No haya cesi6n de ca)or al ambiente

2} El calor especffico del material es constante

e = ___!$_ · r� (t +. � t) en ºC, � t = (
1

cc) T 

S2 Id 

Id= corriente de cortocircuito rotacionario

t = tiempo de duract6n del cortocircuito 

K = constante del material, cobre = 0,0058

T = vale 0. 3 en el caso más desfavorable, e.e. tri

polar 

S = área de- la barra en mm2 = 600 mm2

e - sobreelevación de temperatura en ºC 
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Se admite 180° C para barras de cobre desnudo. 

Cálculos previos: 

Id= Pctrcc' donde u depende de la relación Ice/In,

en nuestro caso tenemos que: 

Ice = 24.8 KA

In = 966 A = 25.8 

In 

El valor de ud lo elegimbs en la tabla siguiente

Icc11n

2 

4 

5 

6· 

7 

Tabla 4 • .10

Pd con cos� =

0.65 

0.52 

0,47 

0.44 

0.41 

0.8 

Tomamos Pct para el caso más desfavorable Pd 
= 0.41

Id= 0.41 Ice =  0.41 x 24.8 KA= 10.2 KA

t = (Ice/Id) T = ( 24.8 KA/10.2 KA) 0.3

= 2 .43 X 0 .3 = 0 .7294 
2 

Q = 0.0058 X 10 ,200 (0 .2'+· 0 .7294) = 1.6
6002
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La temperatura final será la temperatt..ra de trabajo más 

la sobreelevación de temperatura o sea 

70 + 1.6 = 71.6 
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4.3 Central Diesel de Planta de �gua Sull�na 

El suministro de Agua Potable a la poblaci6n es permanente y para 

asegurar la dotación de agua se ha previsto la central Diesel de 

emergencia para cubrir cualquier falla en el suministro normal -

de energia eléctrica. 

4.3.1 Potencia de 1a Central 

La maxima demanda de energía ha sido determinada en el Ca 

pitulo 2. La potencia de la central Diesel deberá sati� 

facer la m�xima demanda puesto que se considera que el fun 

cionamiento de los equipos no debe de alterarse, luego la 

ináxima demanda del sistema es de 589.2KW. 

Selección del Grupo Electrógeno 
. . 

Se ha considerado l grupo electrógeno con la· suficiente ca 

pacidad p. absorver la máxima demanda solicitada, no se ha 

previsto otro grupo a pesar de ser técnicamente aceptable y 

aconsejado por el Reglamento General de construcciones por 

que como es central de eme_rgencia solo funcionará en cor 

tos periodos de tiempo. 

En la selecci6n del grupo electr_6geno se ha involucrado -

los c§lculos cmo la máxima demanda, capaéidad del grupo por 

la potencia de arranque de los motores a alimentar. 
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El beneficio en operaci6n que se puede obtener de un gru 

po electr6geno depende casi .exclusivamente del motor Di� 

sel, cuya perfecta operación redunda en mantener consta!!_ 

tes los parámetros del alternador, tales como voltaje, -

frecuencia y respuesta al cambio de carga, parámetros in 

f1uenciados por la velocidad del motor, por lo cua1·1a -

bomba de inyección debe estar perfectamente calibrada. 

Bases de Cálculo 

Fundamentalmente los cálculos están relacionados con la 

máxima demanda, involucrando en ella la variación de la 

potencia para todo el periodo de diseño. 

- Teóricamente el cálculo del grupo electrógeno se basa

en textos, pero básicamente ten�endo en cuenta los ca

tálogos recabados de las firmas ensambladoras y dis

tribuidores de grupos electrógenos en nuestro país En..

riqué Ferreyros y Cía S. A.

- A falta de normas técnicas relevantes a cerca del tema

en nuestro pais,se ha tenido en consideraci6n las nor

mas de distintos paises tales como:

BS-AU�649l1958},SAE J 270 1 DIN 6270C, ISO 3046,de las

normas expuestas la mas explicita es la norma Britani

ca BS-AU-649 segun la cual la potencia continua máxi.

maque deben dar los fabricantes en sus catálogos d�

be ser aquella que se obtiene a condiciones normales
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y con el ventilador instalado en el motor, éstas con 

diciones normales son: 

Altura sobre el nivel del mar 

Temperatura ambiente 

HOmedad Rel at"iva 

.<500 pi es (150m) 

<85° F (29ºC} 

<60% 

Las normas indican que para condiciones diferentes a 

1 as norma 1 és a 1 as cua 1 es opera un grupo se debe.rá -

hacer las siguientes consideraciones sobre perdidas 

de potencia. 

Altura sobre el nivel del mar 

para motores de aspiración ºA

tural. 

Altura sobre el nivel del mar 

para motores sobrealimentados 

· Temperatura del aire de aspi�

ración

Se debe despreciar 

el 3.5% por cada -

300 m por encima -

de los 150 primeros 

metros. 

Se debe despreciar 

el 2.5% por cada -

300m por encima de 

los 150 primeros -

metros. 

Se debe despreciar 

2% por cada l0ºF -

(5.55°C} por enci

ma de los as�F(30º

C)
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Por humedad en el ambiente Hasta el 6% máximo depen 

diendo de la cantidad -

quL sobrepasa del 60% de 

la humedad relativa del 

ambiente. 

Para el caso especffico de Sullana solamente se despre -

ciará por temperatura ya que la temperatura máxima llega 

a 40ºC, es decir lOº C sobre las condiciones normales, por 

lo tanto se desprecia en 3.5%. No se considera co-

rrección por humedad relativa ya que la misma en la ciu

dad de Sullana es alrededor del 60%. 

Luego la potencia del motor Diesel será de ���6�
83

6.10.55 que se cumplirá con la potencia comercial del 

grupo elegido de 675KW. 

= 

Determinación de 1? �apa7�?ª?'?e) Grupo �e Acuerdo a los 

KVA de Arrangue,d� lo� mo�ores 

Para la determinación del gurpo electrógeno de tal forma 

que pueda obsorver las corrientes de arranque de los mo 

tares a operar, es necesario remitirse a los fabricantes 

o representantes, quienes daran las recomendaciones so

bre las capacidades de sus grupos; para salvar éstos

efectos.



l. 
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Siendo fundamental ésta característica de acuerdo al ti 

po de cada fabricante o de acuerdo a las normas que aca

ten, se tendran diferentes formas de determinar la capa

cidad, así se tiene por ejemplo que ALGESA, fabricante 

nacional de alternadores, considera · Je la corriente de ., 

arranque del motor más grande a oper�r no sobrepase del 

20 % de la corriente nominal del grupo electrógeno con 

una caída máxima de 25 % durante el arra�que. Otros fa

bricantes toman en cuenta el orden de arranque de los mo 

tores ha operar y asi indistintamente cada fabricante da 

su especificación considerada. 

De acuerdo a diferentes catálogos recabados de distintos 

distribuidores y fabricantes del medio, considero que la 

forma de cál cu lar el_ grupo aplicado por la firma Enrique 

Ferreyros y Cía S.A. es la más correcta y se aproxima a 

nuestros requerimientos para absorver la corriente de 

arranqu·e, segun el mismo se aprecia que el tipo de arra.!!_ 

qJes es primordial para determinar los KVA de arranque. 

Cargas de Operación 

A 

B 

Alumbrado 

Otras Cargas 

29 KW 

27.37 KW 



e 

D 

E 
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Motores Eléctricos 150 HP 

(En orden de arran- 150 HP 

que} 150 HP 

90 HP 

90 HP 

90 HP 

20 HP 

20 HP 

20 HP 

780 HP x 0.7�6 KW/HP = 581.9 KW 

Carga Total 

A+B+C = 29+27.37+581.97 = 638.25 

Seleccidn de Potencia 

El gru·po electr6geno Caterpillar que satisface los requj_ 

sitos de carga de operación total es el 0398TA de 675 KW 

a 60 Hz y fp de 0.8.



II. CARGA DE ARRANQUE

A Orden de arranque 150 HP 150 HP 150 HP 90 HP 90 HP 90 HP 20 HP 20 HP 20 _HP 

motores 

B KVA de arranque -

1 = Amperios con. .1480 1480 1480 787.5 787.5 787.5 208 208 208 

rotor fi.jo 

(ARF) 

l . 1 

2 = ARF X V X V3 

= (ARF X 440 X \13)
CJ'1 

1127. 9 1127. 9 1127 .9 600.2 600.2 600.2 158.6 158.6 158.6 . ' 
1000 

KVA 

e KVA efectivos 

l = Potencia para 675 KW 675 KW 675 KW 675 KW 675 KW 675 KW 675 KW 675 KW 675 KW 

servicio auxi-

liar de paso lE 

2 = Potencia de 

los motores en 150 HP 300 HP 450 HP 540 HP 630 HP 650 HP 670 HP 690 HP 

funcionamiento 



3 Dividá la pot�� 

cia de Cl entre 4.5 2.25 l. 5 l. 25 1.07 1.04 1.00 0.98 

la potencia de 

C2 ( KW/HP 

4 Usando la respuei 

ta C3 ir a la fi- 1.0 1.02 1.03 1.1 1.16 1.25 l. 25 1.25 l. 27

gura 1 para deter_ 

minar el factor 

que compensa los 

motores de línea, 

el ·factor del pri· 

mer motor es 1 

5 Multiplicar la res 

puesta de C4 por 

los KVA (a) del 
1127. 9 1150.4 1161.7 660.2 696.2 750.2 198.3 198.3 201.42 

paso B2 para obte-

ner los KVA (a) 

efectivos de los 



motores que se 

van a arrancar 

6 Si se usa un arran 

que de voltaje re- Y- Y- Y- Y- Y- Y-

ducido multiplicar 372.2 379.6 383.4 217.9 229.7 247.6

los KVA (a) del 

paso C5 por el fac 

tor de la tabla 2 

GRUPO A USAR D346TA 0346TA D346TA 

Y-

65.4 65.4 66.47 

D : Se elige el grupo electrógeno apropiado, el de mayor capacidad obtenido en los pasos IE y 

IIC-6, que es de 675 KW o sea el grupo D398TA. 

N 
...... 

....... 
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4.3.2 Tablero de Control 

Como la capacidad del grupo electrógeno seleccionado C.!:!_

bre la demanda de energfa para el peri6do de diseño, las 

características de interruptor tem .. nagnético serán las 

mismas que 1 as de 1 interruptor gene; ·a 1 del tablero de 

distribución, 

Corriente nominal �1,200A, con releé directo regulado -

en 950A 

Voltaje = 600 voltios 

Fases = 3 

Corriente ruptura simétrica = 18.96KA 

Potencia de ruptura simétrica = 14.5MVA 

Este tablero tendrá además los instrumentos de control 

del grupo tales como: 

Frecuencímetro de lenguetas de 57 a 63 HZ 

Voltímetro de O a 600 Volt. 

Conmutador Voltimétrico 

Amperímetro de O a 1600A 

Control de temperatura de aceite 

Control de embalamiento 

Marcador de combustible 

Bo�ones de arranque y parada. 
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4.3.3 Cálculo del Cable Alimentador entre el Grupo Electróge 

no y el Tablero de Conmutaci6n 

La interconexión entre el grupo el�ctr6geno y el table 

ro de conmutación se hará por· canaleta de secci6n rec

tángular de 40x40 cm con tapa de plancha de fierro es 

triado. 

Corriente de Línea 

IL =

PN 
V3x VxCOS 0 

X 1.25 

Donde: 

PN = Demanda máxima � 589.133KW 

Vn = Tensión nominal= 0.44KV 

COS 0= Factor de potencia de la carga= 0.8 

I L = __ 5
.;;...
89

;....;
•
:..;;
1

..:-
3

.;:..
3 __ 

'J3 X 0.44X0.8 
x 1.25 = 1207,9A 

La distancia entré el tablero de cc1trol del grupo y el 

tablero de conmutación es de 12m. 

Factores de Corrección 

Los cables iran colocados en canaletas de 40.x40cm de -

sección por lo tanto el diseño del alimentador está su 

jeto a los siguientes factores de correcci6n, 

- Por la proximidad de otros cables 0.89

- Por la temperatura de la canaleta 0.95
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Id= 1207.9 � 
0.89x0.95 1,428.62 

Como la corriente a transportar es muy grande usaremos 2 

cables por línea, en distancias pequeflas el número ópti

mo de cables por fase es l.

Id' = 

142�·62
= 711.31A 

En el catálogo del fabricante INDECO seleccionamos el oa 
!,,-

ble NYY de 300mm2

Comprobación de la caída de tensión 

f1 V = ( \J3 R I COS � + V3 XI SEN �) x L

Donde: 

I = Corriente nominal que circula por el cable=l207�9 

: 2=604A 

R = Resistencia· del conductor a 80°C = 0.067..!l./Km 

X = Reactancia del conductor = 0.217 ..n. /Km 

COS 0/=Factor de potencia de la carga = 0.8 

L = Longitud del conductor =12m = 0.012Km 

lW = ('5 x 0.067x604.00x0.8+ \J3 x 0.217 x 604.00x0.6)x 

0.01 2

a V ="2.31, luego el cable elegido es el correcto, ya que 

la caída de tensión es mucho menor que el 5% reque� 

rido por el C.N.E. 
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4.3.4 Cimentación 

La cimentación o base sirve para la instalación del gr_!! 

po electrógeno y deberá cumplir los siguientes requisi

tos: 

- Sujeta al grupo electrógeno

- Mantiene el alineamiento entre el motor y el alterna

dor

- Aisla las instalaciones y el equipo de las vibracio

ciones del grupo

Aisla el grupo de las vibraciones de otros equipos -

en funcionamiento

- Absorver las vibraciones originadas por el motor,evi

tando asi la transmisión de las mismas a las construc

cienes civiles vecinas.

Espesor de la Base 

e 

Donde: 

w = 

= 

B = 

L = 

e = 

Dx B x L 

Peso del grupo � 17,985 lbs 

Densidad del hormigon � 150 lb/pie 

Ancho de la base = 6.23 pies 

Longitud de la base � 15.75 pies 

17,985 lbs 
150 ]l x6�23piesxl5.75pies 

. 3 
p1e 

3 



Donde: 

e = 1.22 pies 

e = 37.06 cm, 
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Las dimensiones de la cimentación así como los detalles 

del concreto, y fierro han sido tomadas de las bases de 

cimentación utilizado, por el fabricante 1
1Caterpil1ar 11 

y el diseño se observa en el plano IEM�03. 

4.3.5 Tangues de Co�bustible 

� Dimensiones de Tangue Diario de Combustible 

como el grupo electrógeno es para los casos en que -

falle el suminstro de energía eiictrica, as�mismos 

que la duración máxima de cada apagón es de 2 horas. 

Del catálogo del fabricante de los motores Diesel -

sabemos que el consumo de combustible es de 181.71t/ 

hora. El volumen del cilindro será: 

�I D
2 

h 
V;::. L..,...._ X

4 

Donde: 

D ;::. Diámetro del tanque � 70cm � 7d m 

h � Altura o longitud del cilindro 

V ;::. Volumen del tanque diario 

V = 181.7 x2 � 363.4 lt 

363.4 =

ÍÍ X 7
2 

X h
4 
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Luego el cilindro tendrá 0,7m de diámetro y una longi 

tud de 1 metro, 

El volumen en galones será de: 

íÍx 7
2

1 Gal V = 

4 
X 10 = 346,36lt X 3,7BS1t

nes 

= 100 galo 

� Dimens�ones del Tang�e g�ircenal,d� �ombustible 

Asumimos que las fallas del servicio eléctrico ocu

rren durante 10 dfas o sea que la c�pacidad del tan

que quincenal será de lOx.100 = 1,000 galones 

Las dimensiones del tanque serán: 

V = 
íÍ d

2

4 

Donde: 

h 

V= 1000 galones 

d = 1.5m = 15dm 2
. ft' X 15 h 

3,785 = 4 

h = 2.2 m.

El cilindro será de 1,5 de diámetn, por 2.2 m de largo. 



CAPITULO V 

ESPECIFICACIONES T�CNICAS DE LOS EQUIPOS A USAR 

5.1 SALA DE BOMBAS DE LA PLAIITA DE AGUA POTABLE 

5.1.1 Bombas

Marca 

Unidades 

Modelo 

Diámetro de succión 

Diámetro de descarga 

Eficiencia 

Potencia absorvida 

Cauda.l requerido 

Altura dinámica total 

Velocidad 

Accionada por 

Instalación 

5.1.2 Motor Eléctrico 

Marca 

Tipo 

Unidades 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Hidrostal 

5 

8 X 10 X 14 L 

10
11 

8
11 

70% 

150 HP 

173 L.P.S. 

52.84 

1800 

Motor eláctrico 

Horizontal 

Dele rosa 

NV 280 M 4 

5 



Potencia 

Tensión �e servicio 

Frecuencia 

Número de fases 

Eficiencia 

Eje 

Instalación 

Rotor 

Arranque 

Velocidad 

Áislamiento 
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150 HP 

440 V 

60 HZ 

3 

92% 

solido 

Horizonta·l 

. Jaula de ardilla . 

Estrella triángulo 

1765 RPM 

. Clase F . 

El motor se acbplará a la bomba mediante disco, e irán monta

dos en una base de acero estruct�ral. 

5.1. 3 i:uberá de Succlón 

. Diámetro 

Material de construcción 

Terminales 

Clase 

5.1.4 .,. Tubería dE: -Descarga 

: Fierro fundido 

En ·bridas 

150 ASA 

Oesde la bomba hasta la salida de la sala de bomba 

Diámetro· 

Material de construcción 

Terminales 

Clase 

: 
. 24 11

Acero 

En bridas 

200 ASA 
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- Tubería de asberto cemento 

Desde la salida de la sala de bombas hasta el nesen'vorfo. elevado 

Diámetro 24� 

Longitud 545 m. 

Cláse 200 ASA 

Presión de trabaja 200 lb /pulg2

Presión de prueba 210 i b /pul g2

Peso 545 Kg /tubo 

Peso de la unión 31.7 Kg 

Peso del anillo 0.895 Kg 

5.1. 5 Válvula de cierre· 

Unidades 5 

Tipo Compuerta 

Diámetro Indicado en plano 

terminales Bribados 

Clase 200 ASA 

Material: cuerpo Fo. Fdo 

gusano Acero 

asientos Bronce 

5 .1.6 Válvula de retención CHECK 

Unidades 5 

Tipo Cierre lento 

Diámetro Indicada en plano 

Terminales Bridados 

Clase 200 ASA (200 /pulg2
)

Material: cuerpo Fo. Fdo 

Ásientos Bronce 

Disco : Acero 



5.1. 7 
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Aécesóriós de fierro fundido 

- Uniones flexibles

Unidades 

Tipo 

Diámetro 

Clase 

Material 

Instalación 

- Reducciones

D imens iones 

Material de construcción 

Clase 

Terminales 

- Yees

Dimensiones 

Material de construcción 

Clase 

Terminales 

- Codos

Dimensiones 

Materi�l de construcción 

Clase 

Terminales 

5" 

Dreseer 

Indicado en plano 

200 ASA 

Acero 

En tubería de acero 

Fo. Fdo 

200 ASA 

En bridas 

: Fo. Fdo 

: 150 ASA 

: En bridas 

Fo. Fdo 

200 ASA 

En bridas 
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- Nipies 

Los niples de la succión e impulsi6n en la sala de bombas seJ 

rán bridados 

Diámetro 

Material 

Esp ·esor 

Indicado en plano 

Acero 

; Standard 3/8 

5.1.8 Tablero de distribución y tablero de control de los motores 

serán construidos perfiles y platinas de fierro angular, forra 

dos con planchas del mismo material, de 1/8" de esp eser de -

biendo tener puerta frontal de inspección. Todo el tablero 

se pintará con dos capas de pintura anticorrosiva y acabado 

con esmalte color amartillado plomo; los perfiles de acero tipo 

L de 1 1/2" X 1 1/2 X 1/4. 

Dimensiones aproximadas 

Tablero de distribución: Frente 1.20 

Profundidad 0.80 

Altura 1.90 

Número de unidades: 1 

Tablero control de los motores: Frente 1.20 

Profundidad: 0.8 

Altura 1.90 

Número de 
unidades 5 
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Cada tablero estará equipado con lo siguiente: 

Tablero de distribución 

- Interruotor general

Tipo

Corriente nominal

Corriente de ruptura

Tensión y Nºde fases

- Barras de distribución

Termo magnético 

1000 A 

30 KA 

600 V, trifásico 

Las barras a usar seran platinas. de cobre electrolictico

tipo Bus Bars de sección rectangular de 10 mm x 40 mm

- Instrumentos de medición

2 Transformadores de corriente, clase 1, relación de trans�

formador 600/5, 440 V, 50 V A

2 Transformadores de tensión, clase 1, relacaón de trans -

formador 440/220_, 50VA

1 Amperimetrio con escala de 0-:-600 A, 220 V, instalación ver

ti�al, tipo panel, factor multiplicativo 600/5

1 Conmutador amperí'metrico 0-R-S-T, instalación vertical

1 Voltímetro con escala 0-600V, instalación vertical, tipo

panel, factor multiplicativo 440/220 V

1 Col!lmutado r vo 1t imét ro 0-RS-TR-

1 Kilo voltímetrohora trifásico con bobina de corriente de

5 A, bobina de tensión 220 V

1 Lámpara señalización

1 Frecuencimetro de lenguetas de 57 a 63 HZ, tipo panel
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Tablero de control de los motores 

Nlllnero de unidades 

Tipo de control 

Seccionador fusible 

Corriente nominal 

Tensión nominal 

Interruptor termomagnético 

5 

Estrella-triángulo 

250 A 

440V 

Corriente nominal ·: 225 A

Tensión nominal :-'.440 V

Corriente de apertura 
simétrica 22 KA 

Contactar principal y para la conexión en triángulo 

Corriente nominal 

Nuniero de fases 

Tensión nominal 

119 A 

3 

440 }J 

Contator para la conexión estrella 

Corriente nominal 70 A 

Numero de fases 3 

Relee Térmico 

Corriente nóminal 95.2 y A, regulable entre 80 y 110 

amperios 
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Instrumentos de medición 

2 transformadores de corriente, 100/5 A, 50 VA, clase 1 

1 Conmutador amperímetrico 0-R-S-T

1 imperímetro 0-100 A

2 transformadores de tensión �40/2 00 V, clase 1, 50 VA 

1 Conmutador volt imétri co RS-ST - n:-o

1 Kilovatimetro trífasico 0-2 00 KW con bobina de tensión de 

220 V

Luces de señal de funcionamiento normal y parada por acciona� 

miento de relee. Además el tablero debera tener sus unidades 

de control de nivel de tanque elevado y cisterna. 

1 Contador de horas de trabajo, tipo panel, para 220 V 

5.1.9 Cables de Alimentación a Sala de bombas 

El cable será del tipo NYY unipolar en formación triplex cali 

bre 185 �2 , cableado concentrico, aislado y enchaquetado coo

PVC de colores blanco, rojo y negro, tensión de servicio 440V,

temperatura de operación hasta 80ºC

Se colocaran 2 temas, lo que permite la posibilidad de ejec_!! 

ción de la obra en 2 etapas. 

Los cables entre el motor eléctric) y su respectivo tablero re 

control será de 35 mm2 
.Y de .idénticas caracteristicas que el

cable anterior. 
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5.2 Cámara de bombeo de·desagues 

5.2.1 Bombas 

5.2.2 

Marca 

Unidades: 

Modelo 

Diámetro de sección 

Diámetro de descarga 

Eficiencia 

Potencia absorvida 

Cáud�l requerido 

Altura dinámica total 

Velocidad 

Accionada por 

Instalación 

·Motor eléctrico

Marca

Tipo 

Unidades 

Potencia 

Tensión de servicio 

Frecuencia 

Número de fases 

Eficiencia 

· Eje

Instalación

Rotor

Arranque

Velocidad

Hidrostal 

5 

H 8 O L 

10" 

8" 

77 .%. 

93.12 HP 

136. L.P.S

39.34 m. 

1750 RP 14 

Motor eléctrico 

Vertical 

Delcrosa 

NV 250 M 4 

5 

90 HP 

440 V 

60 HZ 

3 

91.4 % 

Solido 

Vertical 

Jaula de ardilla 

Estrella- Triángulo 

1800 RPM 
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5.2.3 Tuberia de descarg�·en .. el intérior_.de 1� cámar�, Válvula de 

Cierre > Válv.ula.de Check, __ union�s-·flexi.bles, .Reducci.ones·,. 

Yees, Codos. 

Las dimensiones de todos- estos accesorios están indicados en 

los planos. 

El material será de fierro fundido 

Terminales en bridas 

Cl_ase 200 ASA 

5.2.4 Tablero de distribució'n .Y tablero control de los motores será, 

construidos de perfiles v platinas de fierro anqular,forrados 

con planchas del mismo material, detbiC:;tdo tener puerta fron

tal de inspección. Todo el tablero se pintará con dos capas 

de pintura anticorrosiva y acabado con pintura amartillada 

plomo, los perfiles de acero tipo L de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/4

Dimensiones aproximadas. 

Tablero de distribución: Frente 1.20 

Tablero de control de 
los moto re 

Profundidad 0.80 

Altura 1.90 

Número de unidades 1 

Frente 1.20 

Profundidad 0.8 

Altura 1.90 

Número de unidades 5 
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Cad� t�blero estará equipado con lo siquiente 

Tablero de distribución 

- Interruptor general

Tipo

Corriente nominal

Corriente de ruptura

Nº de fases

Termomaqnético 

600 A 

30 KA 

3 

- Barras de distribución

Las barras a usar serán platinas de cobre �ectrolitico

tipo BUS. BARS de sección retangular 40 mm x 5 mm

- Instrumentos de medición

2 transformadores de corriente, clase:, relación de trans

formador 600/5, 440 V, 50 VA.

2 Transforinadores de tensión, clase 1, relación de transfor

formador 440/220, 50 VA.

1 Kilovat imetro hora trífasico con bobina de córrie

ente de 5 A, bobina de tensión de 220 V.

1 Voltímetro, escala 0-600 V, tipo panel instalación vertical

con factor multiplicativo 440/220 V.

1 Conmutador voltimétrico, tipo panel vertical trífasico.

1 Amperímetro, 0-600 A, tipo panel instalación vertical, coo

factor multiplicativo 600/5 .

1 Conmutador amperimétrico, trífasico, instalade vertical.

1 Frecuencimetro: Tipo panel� de lenguetas, 220 V, alcance:

55 a 65 HZ 
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Tablero de control de los motores 

Tipo 

Tensión 

Estrella-triánqulo 

440 V 

Potencia.del motor 90.HP

Frecuencia 60 HZ

Seña 1 izac i ón de maniobras mediante :1 u ces 

Seccionador Fusibl� 

c·orriente nominal 

Fusibles 

Tipo 

Acción 

Número de unidades 

Interruptor termomagnético 

150 A 

: 150 A 

Unipolar 

Centro efecto térmico 

3 

Corriente nominal 125 A 

Tipo Automáti co-termomaqnéti'co 

Acción A bre con car�a 

Corriente ruptura simétrica 10 KA 

Número de fases 3: 

Tensión nominal 440 

Frecuencia 60 Hz 

Cont&tor principal y de conexión triángulo 

Corriente nominal 

Número de fases 

tensión nominal 

·.: 80 A

3 

440 
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Coritator para la conexión estrella 

Corriente nominal 

Número de fases 

Tensión nomina 1 

Relee Térmico 

45 A 

3 

440 V 

Corriente reguláble entre 70 y 90 Amperios 

Instrumentos de medición 

2 Transformadores de corriente, clase 1, 200/5, S0VA 

1 Amperímetro, tipo panel, instalación vertical,rango de 

medición 0-200 A, con factor multipli«ativo 200/5 . 

1 Conmutador amperímetro, tipo panel vertical,. 

2 Transformador de tensión clase 1, 440/220 V, 50 VA . 

l Voltímetro 

Tipo 

Rngo 

Tensión 11ominal 

Panel, trífasico 

0-600 V con factor multiplica 
tivo 440/220 . 

-

Bobinas 220 V 

1 Conmutador voltimétrico, tipo panel, trífas.ico. 

1 Kilovatímetro, tipo panel, trifasico, rango 0-100 KW, con 

bobiAa de tensión de 220 V 

Control de nivel de líquidos en la cisterna. 

Barras de distribución 

Las barras·a usar serán platinas de cobre electrolítico tipo 

BUS-BAR de sección retangular de 10 mm x 40 mm 
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5. 2 ;5 Cable de Alimentación de la Cámara de Desagues 

El cable será del tipo NYY unipolar en formación triplex cali

bre 120 1111n2 , cableado concéntrico, aislado y enchaquetado con

PVC, temperatura de operación hásta 80° C, tensión de servicio

440 V se colocaran dos ternas, que permitira la posibilidad de 

ejecutar la obra en 2 etapas. 

El cable de alimentación entre el tablero de control y su res

pectivo motor eléctrico es de 10 mm2 de idénticas caracterís

ticas que el cable anterior. 
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5.3 Sala de Dosificación y Galeria de filtros 

&.3.1 Compreso� 

5.3. 2

El compresor será de una sola etapa de 2 _cilindros refrigerado 

por aire, destinado a \abar los filtros accionamiento median

te correas desde un motor eléctrico de 20 HP, de 4.55 m3/mm

de capacidad, y de 43 lb/pulg2 de presión

Motor Eléctrico 

Marca Delcrosa 

Potencia 20 HP 

Unidades 3 .. 

Tensión de servicio 220 

Velocidad 1800 R.P.M 

Frecuencia 60 HZ 

Eficiercia 89 % 

Eje Solido 

!nstalación Horizontal 

Rotor Jaula de ardilla 

Arranque Estrella-Triángulo 

Velocidad 1765 HZ 

Aislamiento Clase F 
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5 .3.3 ·Tableros de control de los compresores 

Serán construidos de perfiles y platinas de fierro angular, 

forrados con planchas del mismo material, debiendo tener puer 

ta frontal dé inspección. Todo el tablero se pintará con dos 

capas de pintura martillado plomo, con perfil de acero tipo 

L de 1 l X 1 1 X 1

Tipo 

2 2 l 

Nur11ero de unidad es 

Tensión 

Potencia de motor· 

Frcuencia 

Estrella-Triángulo para em� 
potrar en pared 

3 

440 V-

20 HP 

60 HZ 

Señalización de maniobras mediantes luces 

- Seccionador fusible

Corriente nominal

Fusibles

Tipo

Accióm

Numero de unidades

- Interruptor temomagnético

Corriente nominal

Tipo

Acción

40 A 

40 A 

Unipolar 

Contra efecto térmico 

3 

30 A 

Automático- Termomagnético 

Abre con carga 
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Corriente de ruptura simétrica: 10 KA 

Núm ero de fases 

Tensión nominal 

Frecuencia· 

3 

440 

60 HZ 

- Contator principal y de conexión estrella

Corriente nominal 

Número de fases 

Tensión nominal 

20 A 

3 

440 V 

- Contator para la conexión estrella

Corri'ente nomina 1 

Número de fases 

Tensión nominal 

Relee Térmico 

12 A 

3 

440 V 

Corriente nominal regulable entre 10 y 17 amperios 

- Instrumentos de medición

1 Amperímetro, tipo panel, instalación vertical

Rango de medición 0-50 Amp.

Tensión nominal 220 V

1 Conmutador amperimétrico, tipo panel, 0-R-S-T, 440 V

1 Voltímetro

Tipo 

Rango 

Tensión nominal 

panel trífasico

O- 600 V

bobina 220 V
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- i Conmutador voltimétrico, tipo panel,0-R-S-ST-TR, 440 V, tri 

fasico. 

- 1 Kilovatímetro, tipo panel trífasico C-·2 KW

rriente de 5 A, bobina de funsión de 220 V.

bobina de co.., 

- 1 Frecuencimetro,tipo panel, de lenguetas, instalado vertical

tensión de servicio 220 V.

- 2 Transformador de tensión, monofasico, 440V/220V1

25 V.A .

5 .3.4 Cable de Alimentación de los Comeresores 

clase 1,

El cable será del tipo NYY unipolar con formación triplex, 

cableado concentrico, aislado y enchaquetado con PVC de colo

res blanco, rojo y negró, tensión de servicio 440 V, tempera� 

tura de operación hasta 80ºC 

El cal i bre de 1 conductor entre 1 a sub estación y 1 a sa 1 a : · de 

compresión 2 es de 16 mm2 y entre la sala 2 y 3 será de 10mm2 .

El calibre· del conductor entre el table�o de arranque ·Y el 

el motor eléctrico será de 2,5 mm2 de idénticas caracteristi 

cas que el cable anterior. 
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5.4 GrupÜ_J:1éctrqgeru> 

5.4.1 Condiciones Generales de Trabajo 

El edificio en que va a instalarse el grupo;está a una altura 

aproximada de 60 m. s.n.m. El grupo electrógomo se colocará 

en el interior de la casa de fuerza. 

La temperatura ambiente máxima de lugar de emplazamiento del 

qrupo será de 28 ºC. 

5.4.2 Motor Diesel 

Tipo 

Potencia 

Velocidad 

Ciclo de 

Sistema de enfriamiento 

Sistema de lubricación 

Sistema de arranque,tipo 
de filtro de aire. 

Sistema de admisión de aire 

Sistema de regulación de 
velocidad 

Tubería de escape silenciador 

Dispositivo de seguridad 

Estaciona i 

: Necesaria para accionar al qe
nerador de 589.133 KW en con -
diciones de instalación y fun
cionamiento. 

: No ma.vor de 1800 R.R.M 

4 Tiempos 

Por agua con radiador y venti
lador. 

A presión mediante bomba rota
toria. 

: Eléctrico con motor de arranque 
y baterías, .. · seco reemplazable 

Turbolimentado 

regulador tipo centrífugo o si
milar quemantenga la frecuencia 
con una.diferencia de� periooos 
entre vacío y plena carga . 

Para L1pul sar los gases a 2. 5 .IJJ. 
sobre Jl motor 

Para automática en casos: de tem 
peratura o presión anormales 



Acoplamiento 

Tablero de control del 
motor equipado con 

.-Bases 

Manual de operación y 
mantenimiento 

Catálogo de instalación 

Garantia 

5.4.3 Alternador 

Tipo 
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Potencia efectiva a 100 m 
sobre el nivel del mar y 28ºC 
de temperatura ambiente prome
dio 

Tensión de generación 

Frecuencia 

Factor de potencia 

Conexión 

Velocidad 

Flexible giratorio con el gene 
radar eléctrico 

-

Botones de arranque y parada. 

Manómetro de combustible 

Manómetro de aceite 

Medidor de temperatura 

Amperímetro 

Tacometro 

Horómetro 

Alarma optica-accústica 

Vigas de acero 

3 ejemplares 

3 ejemplares 

1 año 

Síncrono de campo giratorio sin 
escobillas 

589.-133 KW 

440/220 V 

60 HZ 

0.8 

Estrella con neutro accesible 

No mayor de 1800 R.P.M. 



Clase de aislamiento 

Regulación 

Acopldmiento can.el. motor. 
Diesel 

Sistema de exitación 

Manual de operación y 
mantenimiento 

Catálogo de instalación 

Garantia 

5.4.4 Repuestos 
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: F. 

Voltaje y frecuencia 

Directo flexible, giratorio 

Antoexitado y antoregulado 

3 ejemplares 

3 e-jemplares 

1 año 

Debe incluir un lote de repuesto para 10;000 horas de sevicio 

que incluya como mínimo lo siguiente: 

- Ele�entos para filtros de aceite combustible y aire.

-· Juego de empaquetadura.

- Juego de anillo para todos los cilindros.

- Juego de casquillos de biela.

- Toberas para inyectores.

- Válvulas de admisión y escape.

5.4.5 Herramientas 

Consiste en un juego completo de llaves de los diferentes ti

pos para el mantenimiento del motor, además de engrasadora, 

aceitera, etc. Adjuntar una lista en que se especifiquen 1as 

herramientas que incluye 



5.4.6 

5.4.7 
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Placa de Base 

Será de acero perfilado comµn para el motor Diesel y gene

rador de manera oue forman una unidad rígida. 

El montaje y alineamiento de la unidad sobre la placa base 

será efectuada en los talleres del fabricante. 

Tablero de Mando 

El control de arranque del motor actuará al cerrarse un ron 

tacto, y el control de paro actuará al abrirse el mismo coo 

tacto. Se instalará también luces, c..iarmas y paro por so

bretemperab•ra del agua, baja presi6� de .aceite y sobrevela 

�idJd. lstará equi�ado con: 

- 1 Ampar-ímetro tipo panel, de 0-1,500 A, de 96 x 96 ,an

- 1 Conmutador amperimétro tipo panel

- 1 Voltimetro, 0-600 V, tipo panel

- 1 Conmutador voltimétro tipo panel

- 1 Frecuencimetro de lenguetas, tipo panel, de 55 a 65 Hz

- 1 t-1edidor de potencia reactiva, tipo panel de 96 x 96 mm

- 1 t-1edidor de energfo activa en KW-h, tipo panel 96x96111TI

- 3 Transformadores de corriente, 1500/5, 50 A, clase 1

- 2 Transfonnadores de tensión, 440/220, 50 A, clase 1

- 1 Interruptor automático de potencia con protección directa

contra sobre cargas y corto circuitos IN=1200 A, Ice SYM=-

19. KA

- 1 Regulador de tensié:n de uri míriimc; de + 5% d� l¿¡ ter;sién

nominal

- 3 Fusibles _de protección del tipo NH de 2 A, para circuito

de mando



5.4.8 Tangues de Combustibles 

Tangue Semanal 
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Cilindro de 100 galones de capacidad, construido de planchas 

de acero de 1 11 de espesor, tipo A-20, para instalar en so-

porte metálico fijado a la pared y seri de acuerdo al plano 

IEM 03. 

El tanque y el soporte deben de pintarse con anticorrosivo y 

esmalte de color plomo. 

Tangue quincenal 

De forma ciTindrica_de 1000 galones de capacidad, construidIB 

de planchas y perfiles de acero de l/8 11 pintado con: ant�

corrosivo y esmalte color plomo seri pa,� instalación exte -

rior debajo de nivel del piso, con una iapa de inspección de 

0.6 m de diámetro que a la vez sirve para el llénado de 

combustible. 

Bomba Manual 

Tipo 

Diámetro 

Uso 

reloj 

0 1 11

Succión de combustible de tanque 
quincenal a tanque diario. 

5.4.9 Cable Eléctrico entre Tablero de Control del Grupo y el Táble-

ro de Conmutación 

El cable será del tipo NYY unipolar conformación triplex cali 

bre de 300mm
2, cableado concéntrico, aislado y enchaquetado

con PVC de colores blanco, rojo y negro, tensión de servicio 

440 V, temperatura de operación 80ºC. Se colocaran 2 ternas,

usando 2 cables. por linea e iran en canaleta de 40 x 40 cm 

tapado con plancha metálica estriada. 
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5.5 Subestación de Transformación 

5.5.1 La.s celdas de llegada y transformación seran del tipo integra 

da constituidas por estructuras de fierro angular provistas oo 

puertas frontales, proteciones laterales, ejecutada en plan -

cha de fierro arenada, pintada con dos manos de pintura anti� 

corrosiva y 90s de esmalte de las siguientes dimensiones: 

Celda de llegada Celda de transformación 

Frente : 1.28 m Frente : 2,5 m 

Profundida : 1.80 m Profundidad : 1.80 m 

Altura : 3.14 m Altura : 3.14 m 

Sistema de barras y acesorios de conexión para 12 KV de tensión 

nominal, de cobre életrolítico de sección retangular de 50 x 5 

nrn pintadas de diferentes colores ( verde, blanco y rojo) con 

accesorios de conexiones y derivación. 

Los aisladores portabarras constituidos �-:>r aisladores de por 

celana de forma tronco cónica con barras metálicas de las si

guientes características: 

Aislador EE NEMA clase 55.4 

Tensión disruptiva con onda 

Normalizada de 1 x 50 Lb 

Tensión disruptiva en seco 

Tensión disruptiva bajo lluvia 

Tensión de perfo ración 

Carga de rotura 

Linea de fuga 

+ 110 KV, 140 KV 

70 KV 

40 KV 

95 KV 

3000 Libras 

9" 
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El equipo que contendrá cada celda es el siguiente: 

Celda de llegada 

- Botella o cabeza terminal para cable de 3 x 35 mm2, 10 KV

- Tres seccionadores unipolares tipo cuchilla para 100 ampe·�

ríos, 10 KV

Disyuntor tripolar en volumen reducido de aceite de las si

guientes características

Corriente nominal 

Corriente de ruptijra simétrica 

Potencia de ruptura 

Tensión nominal 

:. 630 A 

12.5 KA 

250 MVA 

10 KV 

- Dos reles directos de máxima corriente de In=lOO con regul�

ción de corriente y de tiempo.

Celda de transformación 

- Seccionador fusible de las siguientes características

Bar�s portafusi·bles de 12 KV, con fusibles de 100 A tipo car

tuche, de característica de funcionamiento de operación len

ta.

- Tr-ansformador

Marca Delcr.osa 

Potencia 1000 KVA 

Nºde fases 3 

Frecuencia 60 HZ 

Devanado de alta tensión 10 KV 

Devanado en baja tensión 440 V y 220 V (5%) 



Regulación 

Nºde bornes de alta 

Nºde bornes de baja 

Grupo 

Sobre carga permisible 

Refrigeración 

Instalación 

Dimensiones 
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: !, 25%, + 5%, sin carga 

3 

3 en 440 V y 3 en 220V (50KVA) 

Dy 11 

2.5% de potencia nominal 

Natural con aceite 

Interior sobre rieles con per_ 
fil u 

Aprox 2.2 x 1.5 x 2.16 m 

Dos transformadores de corriente 100/5A, 10 KV, clase 1, 50VA 

Dos transformadores de tensión .10,000/440 V, clase 1, 50 VA 

Tres ba·se·s portafusibles de 12 KV, 10 A 

Tres cartucho fusible de 12 KV, 5A, para protecéión circuito 

de medición 

Un amperímetro y 0-100 A, con conmutador de fases, tipo pa

nel de 96 x 96 mm 

Un voltímetro, 0-15 KV, cofl conmutador de fases, tipo panel 

de 96 x 96 mm 

Un kilovotímetro, 0-100 KW, 5 A, 220V, tipo panel de . ... 

96 x 96 mm 

Un medidor de energía activa trífasica de doble tarifa con 

indicación de máxima demanda,integrada y acumulativa, .. con 

la bebina amperimitrica de 5 A, y 1� voltimitrica de 220 V 

Un medidor de energía reactiva trífasica con sus bobinas am 

perimétrica y voltimitrica de 220V, 5A. 
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5.5.2 Tablero de Conmutación 

Será del tipo autosoportado constrido de perfiles y platinas 

de fierro angular de 1 1/2 11 x 1 l/2"x 1/4 11 forrado con plan

chas del mismo material de l/8 11 de espeso�, arenada y pintada 

con dos manos de anticorrosiva y dos de esmalte color pílomo 

amartillado. 

El tablero además de cúmplir las funciones de transferencia 

entre los grupos de emergencia y el suministro normal propor

ciona un control totalmente automático de arranque del grupo 

y conmutación de carga de la siguiente manera: Cuando se in

terrumpe el suministro normal de energia cierra el circuito 

de arranque de control remoto arrancando el grupo alectrógeno, 

cuando vuelve la energía abre el circuito de arranque y paro 

parandose el grupo. 

Las dimensiones aproximadas del tablero son: 

Frente 1.20 m 

Ancho ó profundidad 0.60 m 

Altura 2.55 m 

El equipamiento del tablero consistd,rá ·en: 

2 interruptores termomagnéticos de Inr.1200 A Vn=600 V, Corrien 

te de ruptura simetrica de 19 KA potencia de ruptura 20 MVA, 

con relee reguladJ en 950 A. Ambos interruptores funcionaran 

con un sistema de encJavamiento eléctrico para impedir el fun

cionamiento en paralelo entre el grijpo de emergencia y el sumi 

nistro de la empresa de la energía; además cada interruptor 

estará equipado con relee de mínima tensión. 
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Las barras a instalar serán platinas de cobre electrolítico, 

tipo BUS�BARS de sección retangular de 60 x 10 mm. 

5.5.3 Tablero de Distribución General en 440 V 

Será construido de pe't.ffl._ · y platinas de fierro angular forr_! 

dos con planchas del mismo material de l/8 11 de espesor, debieri 

do tener puerta frontal de inspección. Deberá ser pintado con 

esmalte, color amrtillado plomo, los �rfiles de acero tipo L 

de 11/l X 1 1/2 X 1 

Dimensiones aproximadas 

Largo 

Anchoó profundidad 

Altura 

1.20 m 

0.60 m 

2.55 m 

El equipamiento del tablero consistirá e ... 
. . 

Un interruptor termomagnético: In=800 A, potencia de ruptura 

20 MVA, Ir:26 KA

Un interruptor termomagnético: In=400 A, potencia de ruptura 

20 MVA ,, Ir:-26 KA

Tres interruptor termomagnético: In=60A, potencia de ruptura 

20 MVA, Ir,.,26 -1<A

Un interruptor termomagnético: _ln=lOO A, potencia de ruptura 

20 MVA, Ir= 26 KA
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Luces de señal de operación de interruptores 

Barras de cobre electrolítico de sección retangular de 

60 x 10 mm, pintadas de diferentes colores: verde, blanco y rg_ 

jo. 

Instrumentos de medición 

2 Transformadores de corriente, clase 1, 200/5 A, 600 V, 50 VA 

2 Transformadores de tensión clase 1, 440/220 V, 50 VA 

1 Conmutador amperimétrico tipo panel 0-R-S-T, 600 V 

1 Conmutador voltimétrtco tipo panel, 0-RS-ST-TR, 600 V 

l Amperimétrico, tipo panel, 96 x 96 mm instalación vertical, 

de O a 200 A, con factor multiplicativo de 200/5 

1 Voltímetro, trifasico, de 0�600 V, tensión nominal bobina 

220 V tipo panel de 96 x 96 mm
1

1 Kilovatimétro, tipo panel de 96 x 96 mm. trífasico, bobina 

voltimétr,ca 220 V bobina.amperimetrica de 5A, rango de O á 

100 KW 

1 Kilovatimetro-hora, identico de anterior para medición de 

energía. 
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5.5.4 Tablero de distribución en 220 V 

Será construido de perfiles y platinas de fierro angular for� 

dos con p 1 anchas del mismo materia 1 de 1/8". de espesor, .. de 

biendo tener puerta frontal de inspección. deberá ser pintado 

con anticorresiva plomo, los ¡:erfiles de acero tipo L de 

1 1/2 11x 1 1/2 11 x 1/4 y equipado con interruptores termomagné 

ticos indicados en el plano e instrumentos de medición siguien 

te: 

1 Amperímetro, tipo panel, de 96 x 96 mm 0-100 A, factor multi 

plicativo 100/5

1 Conmutador amperimetrico, 220 V 0-R-S-T, tipo panel 

1 transformador de corriente� 100/5, 220 V, clase 1 

1 Kilovatímetrico-hora, con bobina amperímetro de 5 A, y bobi

na voltimétrica de 220 V, tipo panel de 96 x 96 mm 

1 Voltímetro, de 0-230 V, instalación en panel vertical de 

96 x 96 mm 

Las dimensiones aproximadas del tablero son: 

Frente 

Fondo 

Altura 

2.0 m 

1.0m 

2 . 2 m 

5 .5.5 Cable de Alimentación de la Subestación 

Conductor de cobre electrolítico blando, cableado concéntrico, 

con aislamiento de cintas de papel de celu�osa pura imprenados 

en aceite no migrante chaqueta interior de aleación de plomo y 

protección exteriór con una chaqueta de PVC color rojo tensión 

de servicio 10 KV, de 35 mm2 •



5.6 Lineas de Transmisión 

5.6.1 Normas Aplicables 
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Las siguientes son las normas aplicables de los materiales y 

equipos de la linea. 

- TINTEC

- C.N.E

- ASTM

Instituto de Investigación Tecnologica Indus 

trial y normas técnicas. 

Código Nacional de Electricidad Tomo IV

American Society for Test�ng Material 

Se acptaran otras normas internacionales o diseños tipicos e

quivalentes, siempre que no signifiquen una reducción de la 

calidad, de los materiales y/o equipos. Se indicará claramen 

te en la ofertas los diseños de producto ofrecido como alter� 

nativa. 

5.6.2 Materiales de la Linea 

- El conductor será de cobre electrolítico, en temple duro,

cableado,' concentrico formado por 7 hilos, calibre Nº4 AGW

o 21.15 mm2 .

- Accesorios para los conductores

Las juntas de empalme seran para el conductor especificados

y del tipo compresión, de cobre, con resistencia a la tra.s_

ción no menor al 100% dé la carga de rotura del conductor.

La conductibilidad elictrica y la cap�:idad de corriente del

empalme realizado no debe ser inferior a la del conductor.
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- La grapa paralela para cuello muerto será del tipo de ajuste 

mecánico, de aluminio, adecuado a los conductores especifica 

dos. 

- Los alambres de amarr�:serán del tipo preformado para el con

ductor especificado, de cobre, para ser _usado con pin simple

y doble .

- Crucetas y accesorios

Serán fabricados de acuerdo a las medic!:1s y especificaciones

detallados en planos, seran de concreto armado, en una sola

pieza de 1.2 m de largo y hueco de� 50 mm. en el centro y

en 1 os extremos huecos de 7 /8 11 para perno de doble ojo de 

3/4" 0 aislador de suspensión y/o espiga 3/411 aislador tipo

pin.

- Aisladores

El material dieléctrico aislante podrá ser de porcelana o vi

drio templado, y las pa'rtes metálicas de hierro maleable ó

acero galvanizado en caliente, segun normas ASTM-A-153.

La superficie completa del aislador estará libre de efectos, 

llevarán marcados en forma legible el nombre del fabricante, 

el año de fabricación y la clase que corresponde. 

Tipo Pin 

Seran de la clase ANSI- 55-4 y tendran las siguientes caracte 

ríticas: 
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Carga de rotura 3,000 lbs. 

Tensión mñima de descarga .. 
en seco 85 KV

Tensión mñima de descarga 
bajo lluvia 45 KV

Tensión de perforación a 
10 KV · 115 KV

Longitud de fuga 12 11 

Minima altura de pin 14 11 

Tipo : Suspcnsi.ón 

Logitud de ·fuga 111/2 11 

Tensión minima de descarga 
en seco 

Tensión mínima de descarga 
bajo 11 uvia 

Carga de rotura 

Minima altura de pin 

Accesorios para aisladores 

80 KV 

50 KV 

2,175.3 lb. 

14 11 

Los accesorios de fierro serán galvanizados de a cuerdo a la 

norma ASTM-A-153, deberan ser piezas de uso corriente en la 

construcción de lineas de transmisión y de los cuales los fa 

bricantes mantienen normalmente existencia en almacen. 

Los pasadores deben ser de bronce ó latón pudiendo ofertarse 

alternativas de pasadores de acero inoxidable. 
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La referencia que se hace a.cátalogo de fabricantes solo tie 

ne el proposito de definir al elemento. 

- Las grapas de ángulo serari de fierro galvanizado

- Las pinzas de anclaje seran de aleación· de aluminio, del ti

po a presión

- El adaptador casquillo-ojo será de fierro galvanizado

- El perno de ojo de fierro galvanizado

- El adaptador bola y horquill� será de fierro galvanizado

- La cadena anclaje de fierro galvanizado

La tuerca de ojo de fierro galvanizado, para pernos de

5/8" y 1/2 11 0

- Las espigas para aislar Pin, seran de fierro galvanizado;

las que se usan en cruceta y punta de poste será de 1°0

{ 25.4 mm) en la cabezal 1/2 11 0 ( 44.45 mm), en la base

y 3/4 11 {3 (19,10 mm) en �a canilla, del tipo Short ShanK, es

fuerzo mecánico mnimo de 1,000 Lbs. (455 Kg) . ·

Maten�� para Retenidas 

- Conductor

Será de acero galvanizado constituida por 7 hilos de 3.05 m m

·cte diámetro cada uno, diámetro total de la trenza 0.53 mm,

carga de rotura no menor� 3,159 Kg

- Perno pasante con ojo

Tendrá rosca en un extremo, llevará una arandela soldada al

perno .a 2 cw del ojo y rosca para recibir 2 tuercas y debe

rá soportar un tiro no menor de 3,800 Kg, diámetro aproxima

do de 3 cm.
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- Guarda cable 

Será de acero galvanizado en caliente permitirá el ingreso 

y salida del pf3rno con ojo, aptos para cable de 3/8 11 de 

diámetro 

- Conector de sujeción del cable

Será de dos vías, con dos pernos de ajuste pasante aptos P.!

ra cable de 7/8 11 de diámetro traeran la pista de entrada pa

ra evitar él deslizamiento del cable

- Grapa para fin de cable

Destinada a preservar los hilos cortados

- Varilla de anclaje

Será de acero galvanizado de 3/4 11 fa, traerá en su extremo

un ojo para anclaje de dos cables y el otro extremo roscado

con su respectiva tuerca, longitud mínima 2.4 m hasta el ni

ve 1 de 1 terreno .

- Bloque de anclaje

Será de concreto con mezcla de 250 _Kg/m3 y de 0.5 x 0.5 x

0.15 m ll�vará platina de fierro de 0.2� x 0.25 m x 1/4 11 de

espesor con hueco de 3/4 11 
� en el centro

- Postes

Seran del concreto armado de las siguientes características

Longitud 11 m 

Esfuerzo en la punta 200 Kg 

Diámetro en la punta 120 mm

Diámetro en la base 285 mm 
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Equipos de Seccionamiento 

Los seccionadores cortacircuitos fusibles, unipolares, tipo . 

11 CUT-DUT 11 para instalación exterior en cr-Jcetas de concreto 

para tensión nominal de 14.4 KV, capacidad máxima del portafu 

sibles 200 A 

El accionamiento será automático al fundirse el fusible o me 

diante al uso de pértiga de enganche 

En su desplazamiento al abrirse, el portafusible no pasará más 

allá del plano vertical que contiene la grapa inferior para 

evitar el daño mecánico al mismo. Tendrán grapas terminales 

de canales paralelos, tipo universal para recibir conductores 

hasta Nº 1/0 AWG 

- Pertiga de maniobra, de fibra de vidrio epóxica de 1 3/4 0

y 6.0m de longitud

- Accesorios de puesta a tíerracompuesta de:

Varilla de puesta a tierra de cobre e1�ctrolitico, 5/8 11 0 

y 2.4 m de longitud 

Con9ctor de cobre a varilla para cable Nº6 AWG 

Alambre de cobre Nº 6 AWG, temple blando 

Tibo couduit de 1/2 11 0 
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5.6.3 Especificaciones técnicas para el montaje de linea 

Replanteo 

El contratista será responsable de efectuar todo el trabajo de 

campo necesario para re plantear la ubicación de las estructu-

.ras de soporte de las lineas. Deberá ser efectuado por perso

nal experimentado. Incluirá las siguientes operaciones: Ubic� 

ción de las estructuras, secciones transversales, determinación 

de cantidades finales. Én todas éstas tareas y antes de tomar 

alguna decisión, deberá ser· consult�do al ingeniero supervisor. 

T�ansporte y manipuleo 

El contratista transportará y manipulará todos los materiales 

con el mayor cuidado, sin arrastrarlos ni rodarles por el suelo. 

E�cavación 

Se realizará para la cimentación de postes y bloques de anclaje 

para retenidas, los taludes laterales de la excavación serán de 

acuerdo a l� que indique el Ingeniero de campo� Las dimensiones 

de la excavación para cimentación es variable según el tipo de 

terreno, conforme lo mostrado en los planos. 

Concreto 

La calidad de los materiales, preparación de la mezcla y pruebas 

del concreto deberá cumplir estrictamente con lo especificado 

en el Reglamento Nacional de construcciónes en vigencia. Ten 

drá una resistencia mínima a la compresión de 210 Kg/cm2 a los 

28 días. 
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Cimentación de Postes 

Toma"ndo en cuenta la conformación de la superficie a lo largo 

del trazo de las lineas, se ha considerado dos tipos de terreno. 

Se deberá ejecutar sin embargo pruebas de la resistencia mecáni 

ca del terreno, y con los resultados se aplicará uno de los ti

pos de fundación previstos . Concluida la cimentación, se pro-

.curará que el terreno adquiera una consolidación similar a la 

del terreno circundante. 

Montajes de Armados 

Todas las estructuras se muestran en los planos, el material d� 

berá ser manipulado cuidadosamente durante el transporte y mon

taje para evitar daños del mismo. Se revisará las superfi�ies 

galvanizadas antes de proceder a instalar la ferretería, en ca� 

so de daño se informará al Ingeniero Supervisor. 

Medición de la Resistividad del Terreno y de la Resistencia a 

Tierra de las Estructurás 

Antes de ejecutar las excavaciones para la cimentación de las 

estructuras se medirá la resistividad superficial del terreno 

en el emplazamiento de cada estructura. En el fondo de cada ex 

cavación se instalará la varilla de puesta a tierra, se medira 

la resistencia a � Tierra remota", con las instrucciones espe

cificas del Ingeniero Supervisor y en presencia del mismo. Las 

mediciones se efectuarán por el meto_do II cida de potencia". Los 

valores máximos de resistencia a II tierra remota" serán de 600.n. 
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Cuando sea necesario, se instalarán más varillas hasta conse

guir la resistencia indicada. 

Instalación de aisladores 

Se ejercerá el mayor cuidado para asegura que los aisladores no 

sufran ningún daño durante el transporte y la instalación. 

Antes de proceder al ensamble se limpiará cuidadosamente cada 

aislador, praticando una detenida inspecci6n para asegurarse 

que el material empleado esté en perfectas condiciones si dura_!l 

te la inspección se detecta algún defecto se notificará al Ing� 

niero, qien determinará si la unidad puede emplearse ó es reem 

plazada. 

El contratista será responsable de los daños que pudieran sufrir 

los aisladores durante el montaje de las estructuras. 

Instalación del conductor 

El conductor.es de cobre, se ejercerá en todo momento el mayor 

cuidado para asegurar que el conductor no se dañe durante el 

almacenamiento t transporte y montaje. 

Cualquier daño será reparado, empleando manguitos de reparación 

si el daño es menor, o cortando y empalmado· el conductor cuan 

do cuando el daño asi lo requiera. 
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El conductor será tendido bajo tensión mecánica durante toda la 
. .

opéración de tendido, se empleará dispositivos adecuados para 

mantener el conductor con tensión suficie�te para evitar que to 

que el suelo o arrastre. 

La operación de tendido será ejecutado por persónal debidamente 

capacitado Y se tomará las debidas precauciones para asegurarse 

que las crucetas no sean dañadas durante dicha operación se em 

pleará el conductor en forma tal de reducir al mñimo· posible el 

número de enpalmes. Los empalmes y manguitos de separación se

ran del tipo compresión y se aplicará siguiendo estritamente las 

recomendaciones del fabricante de los mismos. No se instalará 

ningun empalme a menos de 3 metros de una estructura, ni en va-

nos que cruzan lineas de comunicación y casas. 

La puesta en fecha del conductor se efectuará en horas en que la 

velocidad del viento sea nula o muy baja. 

Con el fin de e�itar errores en el tensio�fdo del conductor por 

ef�cto del envejecimiento� el conductor deberá ser puesto en fle 

cha tan pronto como sea posible después del tendido, pero dejan

do transcurrir un tiempo prudencial para permitir que se equili

bre las tensiones en todos los vanos. 

Concluida esta operación, se procederá a la colocación del con� 

dutor en los aisladores, fijandolos con el alambre de amarre 

preformado; con los grupos de ángulo omclaje respectivo. 
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Prueba de la Lineas 

Al concluir el trabajo .de construcción, se deberá realizar pru_g_ 

has de conductibilidad electr. de la linea y determinación de la 
. . 

.secuencia de fases, por métodos aprobados por el Ingeniero Super 

visor . Se ejecutarán las correcciones y reparaciones que sean 

necesarias hsta que los resultados de las pruebas sean sastifac 

torias. 

Real izada las pruebas, se a�kará tensión a la linea empezando 

con 1a más baja que las instalaciones existentes lo permitan,in 

crementandola hasta alcanzar la máxima disponible. Se medirá 

continua mente la tensión, la corriente en las 3 fases y las pér 

didas. 

Con la linea energizada, se recorrerá la ruta con un detector 

portatil de radio interferencia para determinar defectos locali 

zados, en el conductor, los aisladores o la ferretería. 

Accesorios 

Las espigas de los aisladores tipo Pin, serJn rectas de fierro 

galvanizado de 3/4 11 � y 14 1.1 para alineamiento.

Los accesorios para los aisladores de suspensión serán similares 

a los especificados para los aisladores tipo Pin. 
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5.7 Egüjpos de Alumbrado Ex�erior 

5.7.1 Artefactos de Iluminación 

Seran de tipo de pantalla plana, disefiados para albergar limpa� 

ras de luz mixta de 250 vatios 

La armadura será fundición de al�mini-0 al silicio para intempe� 
. . 

-rie, provistos de elementos .de sujeción al pastoral.

- Las lamparas seran de vapor de mercurio de alta presión de 250

Watts, 13,500 lumen.

5.7.2 Balastros 

Seran de 250 Vatios constituido por la reactancia y condensador 

de manera que el conjunto tenga un factor de potencia no menor 

de 0.9, las reactancias seran del tipo núcleo y bobina. 

5.7.3 Conductores 

Los conductores seran de cobre electrolítico blando, tipo NYY ca 

bleado concéntrico, aislamiento de cloruro de palivinilo ( PVC) 

y protección exterior con una chaqueta individual de PVC color: 

blanco,negro y rojo. 

5.7.4 Postes 

Seran de concreto armado de las siguientes características: 

Longi.tt.ic! -7:.m 

Esfuerzo en la punta 70 Kg 

Diámetro en la punta 90 mm 

Diámetro en la .base.; 195 mm 

Paro total 242 Kg 



CAPITULO VI 

METRADO Y PRESUPUESTO 

6.1 INTROOUCCION 

El presente capitulo contiene el análisis presupuestal de las 

obras para equipar la Planta de agua Potable y la Cámara de 

desagues de la ciudad de Sullana. 

Los costos considerados corresponden a valores resultantes del 

estudio de costos unitarios de las obras a efectuarse habi�n -

dose usado los precios de materiales y equipos vigentes al 

mes de Agosto de 1986 los rendimientos considerandos en ma 

no de obra y maquinarias asi como los costos de alquiler de 

éstas últimas han sido tomados del anu ario de la Cámara Perua 

na de la construcción y de su respectivo informativo mensual 

entre Enero y Junio de 1986. 

En casos de instalación de equipos no contemplados en esas P.!!. 

blicaciones se han tomadp valores estimados en base a experien 

cías en obras anteriormente ejecutadas en el Servicio Nacional 

de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantrillado. 
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o Es e R I pe I o N I UNIDAD' CANTIDAD IMANO DE OB�_A ¡_MATERIALES

PARTIDA COSTO T OT AL 

,_M_A_N_º_ºE-OBRÁ- ·c-MÁTEITTALES

INSTALACIONES ELECTRICAS 
Comprende el suministro a pie de obra, montaje, 
instalación y pruebas de mantenimiento de los 
equipos y materiales para el equipamiento eléc
trico. 
SUB- ESTACI6N DE TRANSFORMACI6N 

1.01 ¡suministro é instalación de un tranformador en 
baño de aceite con enfriamiento. Clase A, 60Hz, 
normas IEC 76, ITINTEC 370.002 de 1000 KVA 

1.02 
1
suministro é instalación de un tranformador 
en baño de aceite con enfriamiento natural 
aislamiento clase A, 60 Hz, norma 
IEC 76 ITINTEC 370.002 50 KVA- 440 v/220 V 
incluye celda de 1200x1000xl,800 m.m. 

1.03 �
uministro é instalación de una celda de llegada
de transformación de dimensiones aproximadas 

CELDA DE LLEGADA CELDA DE TRANSFORMACION 
Ancho: 1280 mm Ancho: 2,500 mm 
Profundidad: 1800 mm Profundidad: 1800 mm 

o 

Altura: 314 mm Altura: 314 mm 

(ver especificaciones Técnicas} 

u 

1 u 

u. 

1 1,162.30 

1 1 1 302.07 1

l 244,76 

192,820.0011, 162.30 

29830.00 1 302 407 

400.00 1 244,76 

•+ -- - � · ·-· - -- - -- • 

192,820.00 

1 

1 

- ----- --·

29830,00 

400.00 
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OESCRIPCION
.1 PA:�IDA

,i-�04-1-s-u-m1-· n_i _s _t-ro_é_i_n_s t_a_l _a _c_i o-, n-d-e-un_t_a_b_l e_r_o_d _e _ c_o_n _m_u-

tac i ón del tipo autosoportado contruido de per-
f11es y platinas de fierro angular de 
1 1/2 11 x 1 1/2 11 x 1/4 1

1 forrado con planchas del 
mismo material de 1/8 1

1 de espesor, con pintura 
amarillada y dos manos de pintura anticorrosiva 
y dos de esmalte color plamo amartillado las 
dimensiones aproximadas 1200 mm x 600 mm x 2550mm. 
estará equipado con: 
- Dos interruptores termomagnéticos de 1200

lvnperios, IRRUP- SIM�= 19 KA 
reles de mínima tensión, 

COSTO UNITARIO
UNIDAD¡ CANTIDAD IMANO DE OIJ�_Á i _fVJATERIALES

--Barras tipo BUS- BARS de sección retangular etc. 1 u 
1.05 ¡suministro é instalaci�n de un táblero de dis

tribución en 440 V, será construido de perfi-

1 244 ,16 1 117800 ,00 

. . 

les y platinas de fierro angular forrado con 
planchas de acero LAF de 1/8 de espesor con 
pintura amartillada y dos manos de pintura an
ticorrosiva y dos de esmalte color plomo amar-
tillado, las dimensiones aproximadas serán 
1200 mm x 600 mm x 2550 mm estará equipado con: 

COSTO TOTAL ,____ ·-· -··- --�-- .. ·---

MANO DE OBRA 

244,76 

MATERIALES 

117800, 00 
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1
1 
PARTIDA-¡ 

N
º 

.1¡ ___ -_-
U_n

_
i

_
n
-
te

_
r
_r _
u

_
p
-
to_ r

_
t

_
e
-
r
rn_
o
_
m_
a
_g _n_é _t ,-. c

_
o_d

_
e 

_8_0
_
0_

A
r-�P

-
E

_
R

_
I
_
OS-

-
DESCRIPCION 

COSTO UNITARIO 
UNIDAD 

I 
CANTIDAD IMANO DE OB�_A j _ MATERIAL�S

COSTO TOTAL 
,_______ ·-- - . -· · ------ . --- ----

MANO DE OBRA MATERIALES 

. -Un interruptor terrnomagnético de 400 AMPERIOS 
- Tres interruptores de 60 AMPERIOS
-Un interruptor de 100 AMPERIOS.
Además incluirá luces de señales, Barras de cobre
electrolítico, e instrumentos de medición tales
como :
- Dos (2) Tranformadores de corriente, clase I,

200 A/5A, 600 Voltios, 50 V A
- Dos (2) Iranformadores de tensión clase I,

440/220 V, 50 V A
-Un comutador amperimétrico tipo PANEL,

0-RS-ST-TR, 600 V
-Un (1) Amperímetro tipo panel de 96 x 96 mm,

instalación vertical de 0-200 A, con factor
multiplicativo de 200/5, 

-Un (1) Voltímetro trifásico, de 0-600 V será
típo panel de 96 x 96 mm.

-Un (1} Kilovatímetro tipo panel de 96 x 96 mm
trifásico.

1 1 1 1 1 1 
· · ·-· · ·  - - · · ··-· - - · --
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,_�TO UNITAR10 ¡I PA�"�IDA I 
o Es e R I P e t o N _ UNIDAD CANTIDAD �OBRA i MATERIALES 

1.06 

- Un (1) Kilovatímetro hora similar al anterior

Suministro é instalación de un tablero general

de distribución en 220 VOLTIOS, será constituido

de olatinas de fierro annular similar al anterior

hecho de perfiles de acero tipo L de 1 1/2" x

1 1/2" x 1 1/4" y forrado con planchas de aceró

de espesor 1/8" equipado con:

- Amperímetro tipo panel de 96 mm x 96 mm,

0- 100 A, factor multiplicado 100/5

- Un conmutador amperimétrico en 220 V, 0-R-S-T,

tipo pan e 1

- Un tranformador de corriente 100/5, 220 V

- Un KILOVATIMET�Q hora

- Un VOLTIMETRO de 0-230 V tipo panel de

96nm X 96 ITlf1 

- Las dimensiones aproximadas serán 2000 mm x

1000 nrn x 2200 mm

1.07 1 Suministro é instalación de una celda de tranfor 

mación donde irá instalado el transformador de 

50 KVA /440 V/ 220 incluve accesorios, 

( ver especificaciones técnicas) 

u 1 244,76 51863,00 

u 1 122.38 24808.00 

u 1 122.38 5040.00 

--

COSTO TOTAL 

'-,.-1-A-NO-DE-ñBRA. - ··¡=;--MATERIALES

244,76 
1 

51863,00

122.38 24808.00 

122.38 5040.00 
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ll 
PA��IOA COSTO UNITARIO 

¡-
---COSTO TOT AL

____ ,_____________________ , UNIDAD¡ CANTIDAD¡ MANO DE013�-" ¡ _ _!,1ATERIALES MANO DÉ-Ol3RA-··c·-MATERIALES DESCRIPCION 

1.08 Suministro é instalación de materiales para 
puesta a tierra compuesta de electrodo de· cobre 
de� 3/4 11 x 2.40 metros, conector para electrodo 
y conductor de 8 mm2 de cobre desnudo, caja 
prefabricada de concreto, sal, carbón etc. 

1.09 !Excavación de zanja de� 0.80 x 2.40 metros 
de profundidad 

1.10 . !Montaje é instalación de electroducto, caja y co.!'.!._ 
ductor. 

1.11 ,Relleno y compactación de zanja de� 0.80 x 2.90 
metros de profundidad 

TOTAL CAPITULO (1) 

ALUMBRADO EXTERIOR 

2.01 !Suministro de; 
a) Poste de e.a.e, de 9 m/200/120/225
b} Pastoral tipo suere C para el poste anterior

mente descrito
e} Cortacircuito fusible de 15 A para instalar

en poste de alumbrado con su fusible
2.02 !Montaje de poste de e.a.e de 9/200/ 120/225 

u 10 

u 10 

u 10 

u 10 

u 21 

u 21 

u 21 

--------- 1 1072.14 

94.42 2.83 

99.47 40.00 

42.02 1.26 

---------- 1 1591.40

---------- 1 253.53 

7.25 44.37 

-1------------- 1 1072 t .4

944.2 

994. 7

420.2 
2679.32 

28 .3 

400.0 

12·:.6 
423,677.23 

------------- 1 33419. 40 

5324.13 

152.25 931. 77
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11 PARTIDA 
11 Nº o E s e R I p e I o N UNIDAD [ CANTIDAD

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

�--- a) Excavación de zanja de 0.80 x 0.080 x 1. 20 
l b) Izado y cimentación de poste de 9/200/120/225

2.03 · Colocación y sellado de pastoral
2.04 Suministro y colocación de ladrillos 
2 .05 Suministro y colocación de cinta de señalización 

de color amarillo en baja tensión 
2.06 ! Suministro de conductores

a) 2 x 2.5 mm2 extraflexible 
b) 3 - 1 x 25 mm2 NYY
c) 3 - 1 x 10 mm2 NYY

2.07 l·rendido y empalme de conductor extraflexible de 
2x2.5 rm12

2.08 1 Ten di. do y empalme de conductor 3 .. 1 x 25 mm2

y 3 - 1 x 10 mm2 
NYY

a) Excavación de zanja de 0.50 x 0.65 m.
b) Tendido y empalme de conductor 3 - 1 x 25 mm2 -

3 - 1 X 10 mm2

c) Relleno y compact ación de zanja de 0.50 x
0.65 m de profundidad

u 21 
u 21 
u 21 
u 2700 1 

1 ml 1 675 1 

ml 200 
ml 175 
ml 500 

1 ml l 200 1 

1 ml 1 675 1 

1 ml 1 675 1
1 ml 1 675 1 

·---·--···---- ·-
MANO DE Oll�!, 1 __ MATERIALES MANO DE OBRA MATERIALES 

18.88 0.57 396.48 11. 97
157.74 321.12 3312.54 6.743 .52

145.29 7. 26 3.051.09 152 . 46 
0.99 1.03 2673.00 2781. -00 

o .99 1 0-60 i 668.25 l 405. 00

---�--� .. -- 17.93 ---""'-----�--... -- 3586. 00 
�-�-------.- 136.69 ---.. --�-----.--- 23920. 75 
----------- 24.45 --------------- 12225. 00 

6.46 1 2 .60 1 1292.00 1 520. 00

16.45 1 0.40 1 11103.75 l 270 

15.92 1 2 ,60 1 10746.00 l 1755 

111.81 1 Q.35 1 7971. 75 1 236.25
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-- ... -·- .. . � - === 
PARTIDA 

. cosro UNITARIO ___ COSTO TOTAL 
• ¡,¡º O ES C R I P C ION UNIDAD CANTIDAD 

· 

· 

--- -·· 

· ··¡-·-· .. ·-
·,____ MANO DE 013�A MATERIALES Ml".NO DE OBRA MATERIALES 
1 

2.09 Suministración é instalación de luminaria BIH-83 . 

de Josfel o similar completa, con lámpara de 

vapor de mercurio de 125 WATTS /220 V/60 ·Hz, 

incluye Base E-40 reactor, condensador, ET 

TOTAL CAPITULO (2) 

CASA DE FUERZA 

3.01 1 Suministro é instalación de un orupo electroqeno 

de 675 KW, 1800 RPH/ 60 Hz/ 440 V, incluye 

motor Diesel y Generador ó alternador acoplado 

al motor con tablero incorporado el que debe
rá estar equipado con los aparatos de medición 

completos, incluye accesorios, conductores, 

empalmes base soprte etc. 

3.02 1 Suministro é instalación de un tanque diario de 

combustible para 100 GLN const r uido de plan

chas de acero l/8 11 de espesor el cual tendrá 
una salida para alimentación al motor de 1 11 

con su válvula de compuerta, tuberías de re -

torno de� 1/2 11
, tubo de ventilación de 0 3/4 11 

y tubo de conexión para el llenado de combus

tible por medio de una bomba de mano de 1 1/211

u 

u 

21 145,29 1340.00 

1 1154. 30 1 2312700 .oo

3051.09 

44.418. 20 

1154. 30 

28.140.00 

120.422.25 

2312700 .00 



FIEE 

ELECTRICIDAD 
· osRA.�quiPii.m1�.n

b
. t

1
�.�.e.l�.P.1?���b.�e tratamiento de HOJA N· . ... 8 ...... DE· ....... 8/l� ..............

a qua pota
d e Y. cama fa ele onibe·o. dé. aéSr.i"g'ue·s .... 

de la c,u ad �e �ul ana. 

1
1 PARTIDA

Nº OESCHIPCION 

F"ECHA PRESUPUESTO ... ........ 0.C.'t':L!t:?r�. ¡��.6 .. ............ HECHO�:.G·.�'. s REVISADO���� ..... . 
=-= 

---- f I 

COS"rO- UNITARIO 
UNIDAD CANTIDAD MANO DE oo�_A j _ MATERIALES �---'-----------=-=--�-=-=--===�::��� 1---.----

con su respectiva válvula de compuerta que viene 

COSTO TOTAL ,,_
M
_

A
_

N
_º_ºE-Ó

BRA. - ·r-·-MÁTERIALES

i 

1 

3.03 

3.04 

desde el tanque de almacenamiento de comb ustible, 
también estará pFevisto de un medidor de. nivel 

. de vidrio, la estructura soporte estará compuesta 
1 de CANAL de 2 1

1 x 1 1
1 x 1 11 x l/8 11

1 
ANGULOS 1 1/2 11 

X 1 1/2 11

X 1/8 11 

PLATINAS l/8 1
1 x 2 11 

Anclajes y pernos de acuerdo a planos 
1 Suministro é instalación de un tanque de almace-
namiento para 1000 Galones de capacidad de dimen-
siones 1.5 m � x 2.2 m con MANHOLE superior de 
0.60 x 0.60 en plancha de l/8 11

, ángulos de refuer-
zo de la tapa superior de 11/2 11 x l 1/2 11 x l/8 11 

ángulos de refuerzo de la tapa inferior de 3 1/2 11

x 3 1/2 11 x l/8 11 incluye niples accesorios com-
pletos 

1 Suministro é fnstalacf6n de cable eléctrico NYY 
de 3 X 1X30011JJ12 para alimentar al tablero de 
conmutación, además conexión entre grupo electro-
geno y el tablero de control 

TOTAL CAPITULO (3) 

1 

1 

1 

u 1 

u 1 

ml 

1 1 

1 1 397.87 1 

1 1 695.57 
1 

50 

1 

577 .15 

5232.00 1 397.87 1 5232.00 

26044.45 1 695,57 1 26044. 45 

720.60 28857.50 360. 30
31 105.24 2 1 380,006.45 

' ··-··· -· ····- - --- ·-�- - -- - -· •.. . . . 



Fl·EE 

ELECTRICIDAD 

. 
OBRA. fqui.pami entO .. de .. ] rl .. pJq\1t<L 9� .. tff:lJ.a.n:ii �.n.t(? ... �-�-- HO� N• ... �-.. . . DE . ....... �/J �- ......... _ ..

agua potable y cámara de bombeo de desagues 
de la ciudad de Sullana 

�.-EcHA PRES uPuEsTo ............ Octµbre .l�8P. . .... ....... HEc1-wJ. •. � .•. B •. s REvrsAoo CAHM
. . . . .  ' · · · · · · ·· · ·  

I! PARTIDA 
'.! Nº 

COSTO UNITARIO 
I UNIDAD I CANTIDAD IMANO DE Ol3�_Á i. MATERIALES''--'-----=--=---------

DESCRli'CI ON 

LINEA DE TRANSMISION 
4.01 \ Suministro é instalación de conductor de cobre 

desnudo N º4 A �G 
4.02 j Suministro de: 

a) Poste de e.a.e de
111209;120;285

ml 

u 

12600 2.64 13.41 

49 2139 .oo

.,...,._----

COSTO TOTAL1--------·-··r---· -----
MANO or OBRA MATERIALES 

33264.00 168,966.00 

b) Cruceta simetrica de concreto de 1.30 m para
el poste antes indicado u 55 291.001 --------------

104,811.00 

16,005.00 

4.03 !Montaje de poste de e.a. e de 

4.04 

ll/200/120/285 
a) Excavación de zanja de

0.80 x o.�o x 1.20 mts.
b} Izado y cementación de poste

1 Suministro é instalación de aislador de porcelana
vidriada tipo pin clase 55.5 de diametro 7 11 , 

espaciamiento 5 11 , longitud de fuga 12 11 , esfuerzo 
de flexión 3000 Lbs, tensión mñima de descarga en 

. . . 

seco 85 KV, bajo lluvia 45 KV, tensión de perfo-
ración 115 KV (ver especificaciones técnicas, 

. . 
incluye espiga de fierro en caliente 0 3/4 11x 

12 1/2 11 con cabeza de plomo roscado de 0 .1 1 1 

u 49 18.88 0.57 925.12 27.93 
u 49 157 .74 321.12 7729.26 15,734.88 



FIE.E. 

ELECTR ICI DAD 
· oeRA.Equipa.mientQ.P�.léL.P.1?nta de tratamiento de

agua potable y cámara cie'hombeio·cié.deságue·s·· ..
H0...14 N• 10 ......... .. DE ..... ,0/19. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

de la ciudad de Sullana 
FECHA PRESUPUESTO ... ........ 0.ctubr�. l9a6 _ .. .......... KECHO .. J ... G .• J,L s REVISADO. � .. ��M ........ .. 

�,;·==�==========:!"'-�-"""---==-�======9
1

=�-;-
¡
-�-¡

1
=�C:;O�S�T�O:--;-;U:;:;N;.IT�A�R;l;0;--

--=

1
�-=-�--..,,_-_�c�o�sTT�0;-··1-oTA-L =x= 1 PA:�1:.\ 

o Es e R I Pe I o N . UNIDAD CANTIDAD
. MANO oEOo�Á ¡ _ _MATERIALES MANO oi-óBRA' "[- .. V.ÁTERIALES 

arandelas, tuercas, y contratuercas etc 
4.05 ICadena de aisladores tipo suspensión compuesta de 

aislador tipo campana de 0 10" clase 52.3 tipo B 
Norma ansi C-29.2-1962 
( Una unidad) 
( Ver especificación tecnicas) 
incluye grillete tipo ancla con pin 0 5/8" x 
2 1/4", pasadores de 1 11 de longitud, adaptadores 
ojo-bola, mordazas de anclaje perno de ojo 0 

_
1
3/4 11 x 1011 con su respectiva tuerca, arandela 
contra tuercas etc. 

4.06 !Grapa de anclaje de cobre de doble ranura para co.!}_ 
ductor de 21.15 mm2

4.07 ¡suministro é instalaci�n de conductor Nº6 AWG 
temple blando { 7 hilos) 

4.08 !suministro é instalaci6n de conductor 
Nº8 AWE para amarre. 

4.09 !Suministro é instalación de un yienzo simple. 
Completo para alta tensión compuesto de 

u 

1 u 

1 u 

1 ml 

1 m 

130 33.42 190.52 4344.60 24767.60 

1 50 1 65.901 560.851 3295.00 1 28042.50 

1 50 1 12.451 139.43 I 622.50 1 6971. 50 

1 600 1 2.641 6.35 I 1584.00 1 3810.00 

1 65 1 2-.641 5.901 171.60 1 383.50 



FIEE 

ELECTRICIDAD 

. 0BRAJqujp¡:i_m.,
t
i��t,Q.9.�.1�.P.1?nt�b-��b:tra�am�ento de HO� N· .. l.l.. .... OE ...... l.1.H.9 ............. .agua po au e y camara ue om e'Cl • ue· uesagues · ··· 

de la ciudad de Sullana 
FECHA PRES U PUESTO .. . ....... Ot.tL!Ql'.'� . .1��.6.. . .. . ......... HECHO.� r.� � �� S REVISADo�A��. .. ....... .

\PARTIDA

1 [ 

COSTO UNITARIO ,____ _ . _. � 
1 N

º 0 E 5 e R I Pe 1 0 N UNIDAD CANTl!:lAD MANO oE onRA I MATERIALES / MANO DE-ÓsRÁ. - ··,-MÁTERIALEs 11--- -------------------- -------1---- .. . 1------

COSTO TOTAL 

: - 15 metros de cable de acero� 3/8 11 

1 - Una varilla de anclaje de� 3/4 11 x 2.50 metros
- Agrazadera para poste de 11 metros
- Cuatro guardacabos
- Cuatro Mordazas
- Un block de concreto armado
- Un templador 0 3/4 11

- Una canaleta protectora etc.
4.10 �ontaje de retenida o viento de anclaje 

a) Excavación de zanja de 0.80 x 0.80 x 2.90 mts.
b) Montaje é instalación de retenida o viento de

anclaje con todos sus accesorios
c) Relleno y compa:iaación de zanja de 0.80 x 0.80

x 2.90 metros
4.11 buministro de palomilla de e.a.e para soporte de 

tres seccionadores Cut-6ut 
4.12 Instalación de palomilla de e.a. e 
4.13 Seccionadores fusibles Cut

-
Out unipolares de 15 KV

-
100 amperias accionamiento con pértiga incluye 
elementos de fijación 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

10 

10 

10 

10 

2 

2 

6 

1580.00 1--------------

94.42 2.83 944.20 

99.47 0.60 994.70 

42.02 1.26 420.í::O

145.29 

30
;�:� ,-------;;��;;--

49.73 1557.00 298.38 

15800 

28.30 

6.00 

12.60 

608.40 
14.52 

9342.00 



FIEE. 

ELECTRICIDAD 
· oeRA.�q.l!i Pil!lli �nt9 .. �� .!?- .. Pl. anta de tratamiento de HO� N· .. l.2.... . .DE ... ... 12/l� ............ . agua potaol e y cama r·a · fü! · bombeo· ·de ·des agues····· 

rARTIDA 
\ Nº 

14.14-

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 

5.01 

5.02

de la ciudad de Sullana 
r-·EcHA f'>RESUPUESTo ......... O�t.u.b.r:� ¡$�9 ... ............ HECHo .. �.-.G,B .. S �EVISAoo.�A�M 

·--·-
-·· · ·  . 

DESCRlPCION 

Sulinistrr f instalación de barras de cobre 
electrolítico de 6/8 11 x 2.40 metros 
Suministro é instalación de una botella · para 
instalación exterior de 3 x 35 mn2 NKY a la 
intempiere incluye elementos de fijación. 
Suministro é instalación de tubería de Fo 
galvaizado de 2 1/2

11 x 10' con unión en un 
xtremo, incluye abrazaderas y accesorios 
Suministro é instalación de cable NKY de 
3 X 35 mm2

Colocación y sellado de cruceta oara ooste de 
11/200/120/285 

TOTAL CAPITULO (4) 

SALA DE BOMBAS DE AGUA 

Bomba centrífuga horizontal de eje libre para un 

caudal de 170 Litros/seg y ADT= 52.84 m 
incluye acoplamiento entre motor y bomba. 
Suministro é insta1ación de motor eléctrico 
horizonta1 ais1amiento clase F de eje hori-
zontal, para una potencia aproximada de 
150 HP/440 V/ 1,800 RPH / 60 Hz 

9.::J"..,;:::s:s - == .. 

COSTO TOTAL 
-- -··- ··--- · · ·-

™=== 

UNl",.AD CANTIDAD 
COSTO UNITARIO 

l 
MANO DE OB�_A MATERIALES MANO DE OBRA MATERIALES 

u 10 6.46 

u 2 49.73 

u 1 11.81 

ml 50 30.95 

u 55 145.29 

u 5 1162. 30 

u 5 1162. 30 
-

413.60 64.60 

670.00 99.46 

953.35 11.81 

355.44 1547.50 

7.26 7990.95 
64598. 46. 

20970.00 

80382.50 
. .  · - .. . · · ·--· - -

5811. 50 

5811. 50 
-- - . ·-·

4136. 00 

1340.00 

953.35 

77.375 

399.30 
479 435.31 

104850.00 

401912.50 
. . , . 



FI E.·E. 

ELECTRICIDAD 
· oeRA_E;g_u _i_p�mi�rit9_ .9.e _la planta de tratamiento de HOJA N· .. 13.... . .DE ...... 13/.19 . ............ . agua potaol e y ·cama rél ·dé· bombeo--de··desagues .. ··· 

1 PARTIDA 
N

º 

,___

5.03 

5.04 

5.05 

5.06 

5.0J 

5,08 

5.09 

de la ciudad de Sullana 
FECHA PRESUPUESTO . .......... o,:t.u.b.r:�. l��P.. . .. ......... HECHO�:�---�-.s REVISADO.CAHM 

OESCRIPCION 

Suministro é instalación de una válvula de pie 

de fierro fundido clase 200, incluye pernos, 
tuercas, arandelas y empaquetaduras de-� 12 11 

Suministro é instalación de una válvula CHECK 
tipo dia fragma cierre lento clase 200 de� 12 11 

incluye pernos, tuercas, arandelas y empaquetadurai 
Suministro é instalación de codo de fof o Bridado. 
clase 200 de 0 12 11 incluye pernos, tuercas, aran-
delas y empaquetaduras. 
Suministroª instalación de una válvula de cierre 
tipo compuerta de foto clase 200 de� 12 11 i'ncluye 
pernos, tuercas, arandelas, y empaquetaduras 
Surninstro ª instalación de una válvula de aire 
de 0 1 11 inclL:.�re válvula tipo globo ro::.cariu de� 1 11 

Suministro de.una tee:de Foto Bridada clase 200 

de 
a} 24 11 

X 24 11 

b} 24 11 
X 12 11 

Incluye pernos, tuercas, arandelas y empaquetaduras 
Suministro é instalación de canastilla de succión 

de fierro fundido Bridada incluye pernos, tuercas, 

UNIDAD CANTIDAD

u 5 

u 5 

u 5 

u 5 

u 5 

u 1 

u 5 

COSTO UNIT.O.R!O 
. .

MANO DE OBRA MATERIALES 
·- -

186.75 4438.15 

186.75 4238-.15 

145,29 1904,00 

145.29 4238.15 

49.73 870.00 

290-.58 4070.90 

145.29 3676.00 

·- - - - - .. -· --·-

COSTO TOTAL 
-·· -·--------····-

MANO DE OBRA MATERIALES 

933.75 22190.75 

933.75 21190. 75 

726.45 9520.00 

726.45 21190.75 

248.65 4350.00 

290.58 4070.90 

726. 45 18380 .00 

--

- -· . - - - . . 



FIEE 

ELECTRICIDAD . OBRA.�i·�lpt�l:·gt� ·i·\J�a�l?Qj?bg�o�·?�·�l!l���¡g.úé��··· HOJA N· .. 14 ... . . DE .... . 141.1.9 ............. .

1 PARTIDA 
N

º 

,___

5.10 

5.11 

5.12· 

5.13 

i 5.14

de la ciudad de Sullana 
FECHA PRESUPUESTO ........... O�.il!Qr:'!:!. l�!3.� . ........ . ... HECHO .. J ... G,�.s REVISAooJA�M. ····· 

COSTO VNITARIO COSTO TOTAL 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ·-- -·-- ··---' --

MANO DE013R/\ MATERIALES MANO OE OBRA MATERIALES 
·-

arandelas y empaquetaduras de� 12 11 u 5 186.75 2110. 80 933.75 10554.00 
Suministro é instalación de una unión flexible 
tipo Dreseen para tubería de fofo clase. 200 de: 
a) 0 12 11

u 5 186.75 1920.00 933.75 9600.00 
b) 0 24 11

u 2 290.58 2980.00 581.16 5960.00 

Suministro é instalación de tuberías de fofo clase
. 

200 de:
a) 0 24 11 ml 10 145.29 7288.00 1452.90 72880.00 

b) 16
11 ml 5 108,98 4850.00 544.50 24250.00 

e) 12
11 ml 40 72,64 3644,00 2905.60 145760.00 

Suministro é instalación de una transición de fofo 
del tipo BRIDACAMPANA clase 200 de: 

0 24 11 u 1 290.58 3113. 00 290.58 3113. 00 
Suministro é instalación de un medidor de 
caudal del tipo MW� 500 de MC crometer o similar 
en carrete bridado de acero clase SCHEDULE 40 
con indicador en LPS y totalizador en m3 de 

0 24 11

u 1 290,58 22974,00 290.58 22974.00 
Suministro é instalación de plancha estriada de 
acero de l/8 11 de espesor reforzada con �ngulos 
según plano m2 24 145,29 840,00 3486,96 20160,00 

. -- . . -·- · - ·-- - - ·- - -· . - . . ·-



FIEE 

ELECTRICIDAD 
OBRA.ªEq.ui pam

t
i en
bt1Q. ó.e. la.. P1?intc'.ib���t.r:�t�l!1te�t.� .. 1� ... HOJA N "' .. 15 .. . . .

DE 
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de la ciudad de Sullana 
FECHA PRESUPUESTO ........... 0�:�L!Ql'.'�. J9�.q . ... .. .. . . . .. HF-CHO.��-�,�.S REVISADoCAHM . .. . 

. . . 
·········· 

_ �-

\ r ra.imnAn I COSTO UNITARIOl\ PA :�1ºA\ 
o ES e R I Pe I o N UNIDAD �MANO oEoo�_¡·¡ MATERIALES

5.15 !Suministro é instalación de cable alimentador de 

cada motor al tablero de 3 x 1 x 35 mm2 NYY 
5.16 ¡suministro é instalación de cable alimentador de lé 

sala de bombas con conductor. 
3 x 1 x 185 mm2 NYY 

5.17 !Suministro é instalación de una válvula de alivio 
' . 

de presión para desagcres bridados clase 200 de 
0 6

11 

5.18 ¡suministro é instalación de una reducción de fofo 
clase 200 de� 6 11 x 24" bridada incluye pernos, 
tuercas, arandelas y empaquetaduras 

TOTAL CAPITULO (5) 

BOMBEO DE DESAGUES 

6,01 !Suministro é instalación de una bomba centrífuga 
horizontal para desagues que trabajará en cámara 
seca para un caudal de 136 Litros/seg y altura 
dinámica total de 55 metros a 1800 RPM 

6.02 !Suministro é instalación de un motor eléctrico 
de eje vertical. de 
90 HP/ 1800 RPM/440 V/ 60 Hz 
aislamiento clase F incluye accesorios 

ml 

ml 

iJ .;

u 

u 

u 

20 15.33 214.12 

170 29.36 361.82

1 93.37 28020.00 

2 145.29 1537.50 

'4 1162.30 20970.00 

4 581.15 69460.00 

COSTO TOTAL 
,_______ -·-- .. �--..... __ _

MANO DE OBRA MATERIALES 

306.60 4282 .40 

4991.20 61509.40 

93.37 28020.00 

290.58 3075.00 

33�310.61 u 1 019,793.45 

4649.2 83880 

2324.6 277800 



.if:r1'Ff:�.· 

ELECTRICfDA·D . OBRA.!��!P�¿{:gt� -i�ci:áfl���?b��ó�-?�-:'!1�:�1-�ue��--- HO� N· .. 16... . .OE ...... 16./l.Q ............ .

de la ·ciudad éie Sullana . 

\PARTIDA
N

º 

1 6.03-

6.04 

6.05. 

6.06 

FECHA PRES uPuEsTo ........... O\:.t.u.�re. 198.6.. . . . ..... .. .. HEcHo .. J�.G.B.S �Ev1sAoo. CAHM . ... .... . . 
.. 

OESCRIPCION

Campana de succión de fo fo bri dado � l6 11x 24 11 

incl uye pernos, tuercas, arandelas y empaquetadur� 
Suministro é instalación de codos de fierros 
fundido bridados clase 200 
a) 18 11 x 45º ( Radio larga sin apoyo) 
b) 18 1

1 x 90º ( Radio corto sin apoyo) 
c) 18 11 x 90º ( Radio corto con apoyo} 
d) 16 11 x 90º ( Radio largo sin apoyo} 
e) 6 11 x 90º ( Radio corto sin apoyo} 
f} 24 11 x 45° ( Radio corto sin apoyo}. 
Reducción de fierro fundido bridado clase 200 
incluye pernos, tuercas, arandelas y empaquetaduras 
a} 24 11 X 18 11 

b) 20 11 X 6" 
C) 18 11 X 8" 

d) 18 11 X f'

e) 16 11 X 10 11

Suministro de tuberías de fierro fundido conformadc
.p-or� n.iples bridados clase 200 incluye bridas
a)� 16 11

b) � 18 11 

c) fi' 611

UNIDAD CANTIDAD 

u 4 

u 4 
u 4 

u 4 

u 4 

u 4 

u 1 

u 3 
u 1 
u 4 
u 1 
u 4 

ml 28 

ml 43 
ml 0,8 

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL .. -- -·--·----····-
MANO DE OBRA MATERIALES MANO· DE OBRA MATERIALES·- -

290.58 

290,58 
290,58 
290,58 
290,58 
72,64 

290,58 

290,58 
145,29 
145,29 
145,29 
145,29 

108,98 

108,98 

72,64 
-

1699.20 

2793,80 
2793,80 
2938,10 
3149.70 
530,60 

5059,20 

2080,60 
1710 ,80 
1730,50 
1610,80 
1610 ,80 

4850,00 

5389,50 

2109 ,70 
- . - . .. � ..... - -

1162. 32 4649.28 

1162.32 11175.20 
1162. 32 11175.20 
1162.32 11752. 20 
1162.32 12598.80 
290.56 2122.40 
290.56 5059.20 

871.74 6241.80 
145.29 1710.80 
581,16 6922.80 
145,29 1610.80 
581,16 6443�20 

3051,44 135800.00 

4686,14 231748.50 

58,11 1687.76 
-- -- -- . - .. ·-
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ELECTRICIDAD. 
osRA.�9-�1 P�.11!1 �."!�� .. �.f:., .a.. P.1 ?�.��_·�.E:. �r���n_i� �.��� ... �.� ... HOJA_ N· .. F: .. . . . oE ........ u 1�� ....... ·.· .. .

agua potable y cámara de bombeo de desagues 
de la ciudad de Sullana 

FECHA PRESUPUESTO ........... Oc.tub.re.1986 .... . ......... (•iECHO .. J ... G,s.s HEVISAOO CAH�; ....... ···· ··· ···· 

·¡PARTIDA 
1 Nº D E s e R I p e l o N 
1--- --------------

COSTO UNITARIO-I UNIDAD I CANTIDAD IMANO DE 013�_/\· i MATERIALES

16.07 Suministro é instalación de junta o unión flexible
' tipo DRESEER de fofo clase 200 

a) � 6 11 

b) 0 18 11

6.08 ¡suministro é instalación de una válvula de reten
sión tipo check bridado para desagüe clase 2oo·cte 

� 18 11 

6.09 . !Suministro é instalación de una válvula compuesta 
bridada clase 200 de 
a)� 6 11

b) � 16 11

c)_ � 181
1 

6,10 !Suministro é instalación de Yee de fierro fundido 
bridado clase 200 incluyendo pernos, tuercas, 
arandelas y empaquetaduras de 
a) 24 11 

X 24 11 

b) 24 11 
X 18 11 

6.11 !suministro é instalación de una válvula de alivio 
de� 6 11 bridada incluye pernos, tuercas, arandelas 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

y empaquetaduras I u 
6.12 ¡suministro é instalación de un extractor de aire 

equipado con un motor de 1 HP para 20 renovaciones 

1 
4 

1 

l 

4 

4 

2 
2 

1 

72 .64 
290.58 

290.58 

72.64 
290.58 
290�58 

290,58 
290 .• 58 

72.64 

147.20 
760.60 

4660.00 

1961.90 
6883.98 
7716�50 

4054.90 
3358.40 

28020.00 

COSTO TOTAL 
J_M_A_N_º_ºE-OBRA- ··c·-MATERIALES 

72.64 
1162 .32 

290.58 

72�64 

1162.32 

1162 .32 

581.16 
581.16 

72.64 

147.20 
3042.40 

4660.00 

1961. 90 
27535.92 
30866.00 

8109.80 
6716.80 

28020.00 
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agua potable y cámra de bombeo de desagues 
de la ciudad de Sullana 

FECHA PRES U PUESTO ........... 0.ctubre. 1986 . .. .......... HEC-HO.�.-.Gi.8-r S RE VISAD0��!11. . ........ . 

!IPA:�IDA\
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

COSTO UNITARIO 
- � TO 

MANO OEO!JRA MATERIALES ·- ·-

cos-TO TOTAL 

MANO O[ OBRA 

F 
MATERIALES 

6.13 

6.14 

6.15 

6.16 

6.17 
6.18 

por dia u 
!Suministro é instalación de cable alimentador
para cada motor de 3 x 1 x 10 mm2 NYY 1 ml 
!Suministro é instalación de cable alimentador de
la cámara de 3 x 1 x 120 mm2 NYY 1 ml 

¡suministro é instalación de materiales para puérta
a tierra compuesta de electrodo de cobre de� ·3¡4"
x 2.40 metros, corrector para electrodo conductor
N 1/0 AWG de cobre desnudo, caja prefabricada de
concreto, sal, carbón etc. 1 u 

1Excavaci6n de zanja de 0.80 x290 metros de profun-
l didad u 

!Montaje é instalación de electrodo, caja y conducto u
Relleno y compactación de zanja de� 0.80 x 2.90
metros de profundidad u

TOTAL CAPITULO (6) 

1 146,49 

1 70 1 15.92 I 

1 150 1 29 ,36 I

1 1 1 ---------- ! 

1 94,42 

1 99,47 

1 42,02 

4916,00 

27 .05 1

700,311 

146,49 4916.00 

1114 .40 1 1893.50 

4404.00 1 105046.50 

1219 ,47 1 --------------- 1 1219.47 

. 
2,83 94,42 2,83 

40,00 99,47 40,00 

1,26 42,02 1.26

34,545.43 1'010,761.52 
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OBRA. Equ.ip.ami.ento .. Q� .. l� .. P.1.a.r:itA .9� .. 1:����'.11.i.���C? ... 9� ... HO� ·N·.J� ... . .DE ..... J.9/+_� ............ .

agua potable y cámara de bombeo de desagues 
de la ciudad de Sullana 

FECHA PRES U PUESTO ............ Qc;tvt?r.e .. l.9_$q . . ........... HECHO.J .•. G .8. S RE VISADO. CAHM ........ .. 
�� .. �-

1 

/ ¡_�TO UNITARIO
,\ 
PA

:�IOA 

I D Es e R I p e I o N UNIDAD
' 

CANTIDAD,� OOR_Á i - MATERIALES
COSTO TOTAL 1---- --- _ .. - ··r---· ... ·- ---

MANO DE OBRA MATERIALES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPITULOS 

Subestación de transformación 

Alumbrado público 

Casa de fuerza 

Linea de transmisión 

Sala de bombas de la planta de agua 

Cámara de bombas de desagt/es 

TOTAL 

GG.-UTILIZAD0(25%) 

TOTAL GENERAL 

2,679.32 

44,418.20 

31,105.24 

64,598.46 

33·,310. 61 

34.545.43 

210,657.26 

423,677.23 

120,422.25 

2'380,006.45 

479,435.31 

1'019,713.45-

1 1 010.761.52· 

5'434,196.28 

5'644,853.54 

1'411,213,39 

7 1 056,066.93 
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6.3 f_o_r:rnula Polinómica de Reajuste de Precios·-··· 

6.3.1 Incidencia de los Elementos 

DESCRIPC ION INDICE 
MONUMIO MONTO 

VINITARIO 

Mano de obra 47 MPCH 210,657.26 

Equipo Nacional 48 EN l'C-37 ,656.45 

Equipo Inportado 49 El 2' 312,700.00 

Válvula Importada 30 VFVIL 79,134.75 

Herramientas 37 MPCH 55,540.83 

Cemento 22 MPCH 15,272.23 

Poste C.A.C. 62 MPCH 161,111.18 

Ladrillo 17 MPCH 2,700.00 

Tableros Electrices 12 NTC 195,621.07 

Conductor de cobre 07 NTC 187,306.94 

Cable ElectricoNKY 19 NTC 77,375.00 

Cable Electrice NYY 19 NTC 238,979.55 

Luminaria 11 VFVIL 88,092.10 

Agregado 04 VFVIL 4,729.40 

Accesorio de fierro 

fundido 71 A 728,078.28 

Válvula de fierro 

fundido 78 VFVIL �31,354.07 

Tubería de acero 65 VFVIL 68,543.05 

Gastos generales 

y utilidad 39 GGU 1"411,213.39 

71 056,006.00 

VALOR 
UNITARIO 

0.030 

0.154 

0.330 

0.011 

0.008 

0.002 

0.023 

0.0004 

0.027 

0.026 

0.011 

0.034 

0.012 

0.0006 

0.103 

0.018 

0.010 

0.200 

1.000 
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6.3.2 Formula Polinómica 

MONOMIO REPRESENTACION INCIDENCIA 

Equipo Nacional EN 0.154 

Equipo Importado El 0.330 

Mano de obra, Poste cae 
cemento herramientas MPCH 0.063 

Co1ductor cobre. Cables 
NYY,NKY Tablero Electrico NTC 0.098 

Accesorios de fierro 
fundido A o. 103,

Válvula de FO.FDO Válvula 
importada,luminaria VFVIL 0.052 

Gastos generales y utilidad GGU 0.200 

ENr 
K = 0.154 {N + 0.330

o 

0.103 Ar + 0.052

Ao 

Elr MPCHr
+ 0.063 MPCH 

NTC
r 

+ 0.098
NTC ITO o o 

VFVILr + 0.200 GGUr 
VFVILo GGL!o 
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OBSERVACIONES 

Para actualizar los precios a la fecha de efectuada la valorización 

se usar& la fórmula polin6mica, en cada monomio se usaran las sigui 

entes porcentajes para lo cual en cada uno de ellos se ha usado los 

3 elementos más representativos de cada monomio. 

El monomio En está identificado con el 

El monomio Ei está identificado con 

- El monomio MPCH está compuesto por

Mano de obra (47) 

Poste CAC (62) 

Herramientas (37) 

- El monomio NTC está compuesto de

Conductor NYY (19)

Tablero Electrico(12)

Conductor de cobre ( 07)

el 

100 % 

100 % 

49 % 

38 % 

13 % 

38 % 

32 % 

30 % 

- El monomio A (71) está identificado con el 100 %

- El monomio VFVIL está compuesto rle

Válvula de fierro
fundido (78)

Válvula importada(30)

Luminaria ( 11)

44 % 

27 �� 

29 � 

- El monomio G.G.U (39) está identificado con el 100 %



CONCLUSIOIES 

- El número óptimo de cables por fase depende de la corriente y de

la distancia recorrida, no es posible generalizar, en conclusión,

para cada potencia y cada distancia debe hacerse el analisis res

pectivo para determinar el número óptimo.

Para calcular la demanda máxima de una estación de bombeo se tie 

ne que comenzar diseñando el diámetro de la turbería, la misma 

que además de originar el minimo de pérdidas su costo sea el óp

timo, al igual que los conductores eléctricos cada caudal y cada 

longitud arrojarán una tubería óptima. 

- Se ha usado un transformador Y/a con el secundario conectado en

triángulo debido a que la corriente es mucho más intensa que el

lado en Y, con esto se logra que por cada arrollamiento del pri

mario solo circule el 58% de la corriente de línea.

Ademá� permite que la tercera armónica circule por el interior 

del transformador evitando que salga a la línea originando dis -

turbios en las lineas telefonicas. 
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- En el diseño de la linea de transmisión se ha despreciado el efec 

to capacitivo por ser muy pequeño. 

C= 2 TI E 

ln�
R 

F/m 

Donde: f = 8.85 x 10-12 F /m 

Deq: '(;012 x 013 x 023
1

= Vo.75 x 0.75 x 1.2 =87.72lxl012m 

r: 5.189 mm= 25.945 x 10-4 m 
2 

c: 2 TI X 8.85 X 10-l2 = 9.54883 X 10-l2 F

l n ( 
87. 721 X 10:

2 \ 
25. 945 X 10 4 ) 

4.0105 x 10-8 
F

X :-J 1 = - 66, 139.26 
wc 

La corriente de fuga por efecto capacitivo será 

IF : 10,000 
66,139.26 

� 0.151 A 

Esta corriente es despreciable frente a la corriente de línea 

- No es recomendable proyectar plantas totalmente automáticas ya

�ue en el país no contamos con técnicos capaces de mantener di

chos equipos.
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- Para seleccionar los fusibles en baja y alta tensión se determina 

partiendo de la córriente del motor eléctrico, de la corriente 

máxima de arranque y tiempo necesario para aquel. Este mismo a

nálisis nos permite determinar el poder de ruptura del interrup

tor utilizado. 

La referencia que se hace de la marca y el tipo de los equipos a 

usar sólo tiene el propósito de definir mejor al elemento a usar 

y/o aligerar el proceso de adquisición ya que por lo general se 

considera equipos de fabricación Nacional. 

- No se ha considerado del uso de pararrayos teniendo en cuenta el

nivel isoceraúnico nulo que es el que determina la frecuencia de

insidencia de los rayos en la línea, a�í también teniendo en cueQ_

ta que las sobretensiones por origen interno ó de maniobras obede

cen a una tensión de 10 KV, podemos concluir que no es necesario

el uso de pararrayos.

- El arranque estrella-triángulo unicamente sastiface su objetivo si 

el motor en la conexión de arranque se acelera aproximadam�nte h-2.?_

ta su velocidad nominal, es decir si la bomba arrancada puede des

cargarse. Si no fuera asi, el motor queda en una velocidad infe -

rior y al conmutar tiene lugar \{:11 golpe instantáneo de corriente,

que llega casi al valor de la intensidad de conexión no reducida ,

con lo cual no se logra, en parte, el efecto propio de la conexión

estrella-triángulo
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- Normalmente los sistemas de saneamiento básico se construyen de 

modo que permitan aumentar su uso con el transcurso del tiempo y 

asi poder afrontar el crecimiento demográfico de la comunidad, de 

ésta manera es común que en los primeros años las instalaciones 

funcionan a bajo porcentajes de su capacidad nominal, incrementan 

dose éste porcentaje hasta alcanzar su capacidad nominal en el 

periódo de diseño. 

Los equipos electromecánicos han sido seleccionados teniendo en 

cuenta criterios técnicos, recomendaciones y experiencias de pro 

fesionales en éste campo. 



APEMDICE 

A.- Cálculo de la Corriente Nominal de los Contactares de un 

Arrancador Estrella triángulo 

1.- Contactar en Triángulo 

. VL 

·VL = Tensión de linea

IL =Corriente.de linea

Ic6 _ = Corriente del contactar en la conexión en triángulo 

IL = Corriente de linea 

z ; Impedancia por-fase 

Ic
6

= V� . . . . . . . . . . . . · ( r) 
z 
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2.- Contactar en estrella 

(II) 

(I} en (II} 
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B. ,:- Comparación Económica ent�e la Implementación de un - Grupo 

Electrógeno y el tendido de una linea Eléctrica 

Costo de la autogeneración de Energía Eléctrica 

a).- Costo de posesión del equipo 

Inversión en la adquisición I/. 2 1 380,006,45 +

1/. 31,105.24 que equivale a U.S $ 137,777.81 

- La anualidad del costo del grupo, considerando un periodo

de amortización de 10 años es:

A= P (1 + i)n i

(l+i)n - 1

donde: P = 137,777.81 

i = 0.1 

n = 10 

A= 137,777.81

A= 22,422.704 

b).- Gastos de operación

(1 + 0.l)lO 
X 0.1

-(1 + 0.1 ) 1 º 
- 1

- Consumo de combustibles

Del catálogo del fabricante del grupo se tiene que el

consumo de combustible es de 181.7 LT/hora o sea 48.1

galones/hora . El costo de combustible mensual en

dólares será.
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C = 48 � X 24 h X 30 X l/lS.Q. X l $ = 29,622.86 
hora gal I/17.5 

Costo anual del combustible 

A= 29,590 

i = 0 . .1 

n = 12 

F = ? 

F :; A 
(l+i}n �-,.1 

= 371,filS .1597 

- Consumo de aceite

= 29,622.8 \� �0 .. .1/12)12-1
0.1/12 

Del catalogo del fabrtcante se ti.ene que el motor diesel

consume 0.62 lt/hora o 0.164 galones/hora

Consumo mens·ua 1 de acette s·erá �

C = 0 . .164 ,$_ X 24 :}.{ 30 h
h 

C = 0.164 � 24 i 30 9 X l(lOO.Q X
9 

El costo anual en aceite será: 

C = 674.743 X 
(1+0.1/12)12 � 1

0.1/12

c) Salario del Operador

l $ = 674.743 
I/ 17.5 

::: 8,488.42 

Se considera el salario del operador incluido los benefi�
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cios sociales. 

Costo h.h. 

Total de horas mensual 

I/.26.73 

6,271.2 

Costo en dólares que significa para el Senapa 

e= 6'2 71· 2 = 358.35 
17.5 

Costo anual; 

F = A 

donde: 

(l+i)n ... 1
t 

A= costo mensual 358.35 

i = tasa de inter�s anual= 0.1 

n = nGmero de meses 12 

F = 358.35 (1·+ 0.1/12)�2� 1 =
0.1/12

4,502.871 

Luégo el costo anual que representa para la empresa para 

generar su propta energía eléctrica será de� 

22,133.434 + 37.1,815 .. 16 + 8,488.42 + 4,502.871 � 

us $ 406,939.885 

Costo anual de la Energ1a E·léct:ri'ca 

Este cálculo se refiere al costo anual que signtfica para el 

SENAPA usar la energía eléctrica sumini.strada por la Empresa 

de Energia incluida la anualidad del tendido de la linea de 

transmisión y subestación de transformación. 
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a) Energía mensual consumida

E= 589.133 KW X 24 X 30

E= 424,175.76 KW�h

Segan tarifa establecida por el Mtnisterio de Energía y

Minas para las Planta� de Tratamiento de Agua Potable d�

Servicio Público.

Consumo mínimo mensual 

Exceso 

200 KW-:-h 

Luego el costo mensual será�

C = 200 X 56 +(E� 200} X 0.2832 

l/. 56. O

I/. 0.2832

C = 200 X 56 + (4.24,175.76 � 200} X 0.2832 = 131,269.935 

Para efectos de comparact6n con la Central Diesel se tie� 

ne que calcular el costo anual en dólares 

e= 131,269.935/17.5 r= 1,so1..139 

La anualidad será: 

F = ? 

A = 7,501.139 

i = 0.1 

n = 12 

F = A (l+i )
n 

.... l · :=; 7,501.129 (l+O. l/l2) 
12

-1
= 94,256.073 

0.1/12 

F = US $94,256.073 
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El costo anual de la energía es de US $94,256.073 

b) Anualidad de la Inversión para el tendido de la Línea de

T.ransmi si ón

Costo total de la línea tncluida la subestación 

Línea de transmisión I/.54,598.46 + 479,435.31 

Subestación de transfonnaci'ón I/. 2,679.32 + 423,677.23 

Total I/.970,390.32 

La inversi6n equivalente en dólares sera 55,450.88 

El costo anual que rep,resenta para el Senapa será: 

A ;:; ? 

p = 55,450.88 

i = 0.1 

n = 10 

A = P ( 1+·i)n i 
10 (1 +0.1) .,.J

10
= 55,450�88 X (l+O.l) X O.l = 

9,024.375
(l+0.1) 1º

- 1

A= US $9,024.375 

El gasto anual que representa para el Senapa para contar 

con energfa eléctrica será: 

94,256.073 + 9,024.375 = 103,280.45 

Como conclust6n se puede sacar que debido a la pequefia 

longitud de la linea, en el hipotético caso de tener que 

elegir entre un grupo electrógeno y la línea de transmi.,. 
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sión, es mucho más económica la construcción de la Línea 

de Transmisión: 

US $103,280.45 contra 406,939.885 
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e - CORAJE NTE DE e e TERMIC-AMENTE ADMISIBLE EN CONDUCTOR NKY 

KA 
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: � Concluc10r de cobre - Calentamiento de 90 grd.
� 1--l-l'\.�l"lol.ll rnlll!!llllf --calentamiento de 80 grd. 
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.... 185 
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� 
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.... 95 
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.... 50 
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' 16 
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10 .... 

1 
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----- Ti�mpos de desconexión 
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D GRAF-1-CO A<\RA SELECCION DE GRUPO ELECYROGENO 

MULTIPLICAOOR DE PRECARGA. DEL K)TQR·- f1g. ) 
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D - T_ABLAS PARA SELECCION DE GRUPO E LECTROGENO. 

Po-te11Cló ( �...,) d 60 Hz y f. de P. de 0.8 kVA de ArrdnQue 

St'rvlcio Se rv I e I o Grupo 
Aua 1 1 \-, r Prltn.4r' to RPH Cltctróg. ' 101 C.t t d4 20: Cald• )0: C,llda 

0J0 � 1200 omrA 575 1200 2000 
7�1 670 l8(X) 0349 TA ·�70. 1260 1600 
ti7S 600 1200 0398 TA 270 620 1130 
ti;'\) 5.30 1800 D348 TA 280 630 1230 
4 C.:) 4:-0 1200 0379 TA 240 500 9'..,0 

4?ú )<.JS 1000 3412 TA 230 470 810 
410 ris 1000 0346 TA 216 440 740. 
370 J....1-) 1000 3412 T 160 410 700 
·335 JI-X) 1200 D353 TA 200 400 
320 2<'.t5 \OC,O 34_12 T 160 410 700 

21:iS . ,2ro lOCIO 3400 TA 175 330 
2� 2SO 1000 D343 TA 175 330 
260 23.5 1000 3408 T- 175 330 
240 210 1000 3406 TA 155 320 498 

. 210 rns 1000 .3406 T 137 290 448 
... 

100 155 1800 3306·TA 1� 263 
155 135 1000 D'.)6_T: t2S '247: 

1)() 110 1000 n:-6T· ·ss 
·155 240 

105 90 1000 � T. ES -'165 
·240

&5 181:X> J:»4 T· �,3 114 170 ... 

60 55 la:xl ··3304 NA .50 94 135
. 

To.bla. 1 

FACTORES MULTIPLICADORES.POR REDUCCION 
DE VOLTAJE EN EL .ARRANQUE·• Tabl1 2 

TJPO 

Re11stenc1o, Jnduct4ncta, Impedancia 

801 

6Sl 

sox 

4Sl 

Autotr4n�fo�dor 

80! 

6S� 
sox 

Con�Alóo estrell4, Conexión delta 

0.80 

0.65 

0.50 

.0.45 

0.68 

0.46' 

0.29. 

0.33. .. 
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